
   

 

１．件 名：原子力事業者の運転・保守管理の対応に係る面談について（注意喚起） 

 

２．日 時：平成２８年１２月９日（金） １６時０５分～１６時１０分 

 

３．場 所：日本原子力発電株式会社東海第二発電所内会議室 

 

４．出席者：東海・大洗原子力規制事務所 

栗崎統括原子力保安検査官、権田原子力保安検査官、水野原子力保安

検査官 

      日本原子力発電株式会社東海発電所・東海第二発電所 

発電所長代理、副所長、原子炉主任技術者・廃止措置主任者、総務室

長、安全管理室長、保修室長、運営管理室長、廃止措置室長等２０名 

 

５．要 旨： 

平成２８年１２月７日の原子力規制委員会において、委員から、他の発電所で水

漏れ等のトラブルが連続して発生していることについて言及があり、事業者に対し

て気を引き締めて運転・保守管理に取り組むことを注意喚起するよう指示があった。 

これを踏まえ、当事務所から事業者に対し、原子力施設の保守管理等について、今

一度、基本に立ち返って気を引き締めて日々作業に取り組むよう、注意喚起を行っ

た。 

 

事業者からは、敦賀２号機の話もあり、全社的にしっかりと取り組んでいく旨の

回答があった。 

 

６．その他：なし。 


