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防災訓練の実施の結果について、原子力災害対策特別措置法第 13条の 2第 1項の規定に基づき

報告します。

原子力事業所の名称及び 川内原子力発電所

場所 鹿児島県薩摩川内市久見崎町字片平山 17 6 5番地 3

防災訓練実施年月日 2 0 1 9年 10月4日 別紙 2のとおり

防災訓練のために想定し
原子炉冷却材漏えい、全交流動力電源喪失により原子炉の冷却機能が全

て喪失し、原子力災害対策特別措置法第 15条事象に至る原子力災害等
た原子力災害の概要

を想定

防災訓練の項目 総合訓練（防災訓練） 要素訓練

(1) AM訓練 (1) AM訓練

(2) 緊急時対応訓練 (2) 避難誘導訓練

(3) 通報訓練 (3) 緊急事態支援組織対応訓練

(4) モニタリング訓練 (4) 通報訓練

防災訓練の内容 (5) 避難誘導訓練 (5) モニタリング訓練

(6) 原子力災害医療訓練 (6) 原子力災害医療訓練

(7) 緊急事態支援組織対応訓練

(8) その他訓練

防災訓練の結果の概要 別紙 1のとおり 別紙 2のとおり

今後の原子力災害対策に
別紙 1のとおり 別紙 2のとおり

向けた改善点

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
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別紙１ 

防災訓練の結果の概要 

本訓練は、「川内原子力発電所原子力事業者防災業務計画第３章第６節」に基づき実施

するものである。 
 
１．訓練の目的 

今回の訓練の主たる目的は、原子力発電所、本店、原子力事業所災害対策支援拠点（以

下「後方支援拠点」という。）及び各支社が連携し、原子力災害発生時に原子力防災組織

及び本店原子力防災組織があらかじめ定められた機能を有効に発揮できることを確認する。 
（１）発電所対策本部、本店対策本部、後方支援拠点等における役割分担を認識し、対

策要員が関係機関との連携を含めた以下の災害対応を実施できることを確認する。 
  ・緊急時における事故収束対応 
  ・発電所支援対応 
  ・関係箇所との情報連絡・連携対応 
（２）訓練目標（中期計画に基づく２０１９年度の訓練テーマ＊１）を検証する。 

・ＥＲＣへの円滑な情報発信のための体制及び運用の習熟＊１ 
（主な検証項目） 
・ＥＲＣ対応ブーススピーカが役割分担に基づき連携し発話できること 
・情報共有シートを活用し、ＥＲＣへ円滑な情報発信ができること 
・発電所から入手した情報を記載する様式（連絡メモ）を活用し、ＥＲＣ対応  

ブーススピーカをサポートできること 
・発話ポイントを意識した情報共有ができていること 

（３）これまでの訓練から改善を図った事項の有効性を確認する。 
 
２．実施日時及び対象施設 

（１）実施日時 

２０１９年１０月４日（金）１３時１０分～１７時００分 
（２）対象施設 

川内原子力発電所 １、２号機 
３．実施体制、評価体制及び参加人数 

（１）実施体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 統合原子力防災ネットワーク接続 

 

本店即応センターとＥＲＣ間は、

ＴＶ会議システムを２系統接続 

東京支社 
鹿児島支社 
熊本支社 
宮崎支社 

社 外 

関係機関 

（一部模擬） 

本店 
即応センター 

通報連絡 

支援 

川内原子力発電所 

通報連絡 通報連絡 

通報連絡 

通報連絡 

後方支援拠点 

情報共有 

緊急時対応センター 
（ＥＲＣ） 

状況報告 
質疑応答 

玄海原子力発電所 

通報連絡 

支援 
（模擬） 

要請 報告 

※ 
ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ 
ﾌ ﾟ ﾗ ﾝ ﾄ ﾁ ｰ ﾑ 

※ 

情報共有 
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（２）評価体制 

「６．防災訓練の内容」の項目ごとに本店社員、発電所員、当社他発電所員及び

他原子力事業者から評価者を選任し、第三者の観点から手順の検証や対応の実効性

等について評価し、改善点の抽出を行う。 
また、訓練終了後に訓練参加者による訓練反省会を行い、気付き事項の集約を実

施し、評価及び改善点の抽出を行う。 
 

（３）参加人数：５６２名 
＜内訳＞ 
川内原子力発電所：３２５名 
（うち、玄海原子力発電所：２名、他電力：１名［四国電力］、協力会社：２３名）  
本  店：    １３７名（うち、他電力：２名[北海道電力、四国電力]）  
東京支社：      ７名  鹿児島支社：     ４名 
熊本支社：      １名  宮崎支社：      １名 
玄海原子力発電所：  ３名  川内原子力総合事務所：９名 
川内営業所：     ２名  川内配電事業所：   １名 
川内発電所：     ３名   
後方支援拠点：   ６９名（うち、協力会社：２５名） 

 
４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

原子炉冷却材漏えい、全交流動力電源喪失等により原子炉の冷却機能が全て喪失し、原

子力災害対策特別措置法（以下「原災法」という。）第１５条事象に至る原子力災害等が

発生することを想定する。詳細は以下のとおり。 
（１）訓練の設定 

①平日勤務時間帯に事象発生 
②複数号機同時発災 
③地震が複数回発生 
（最大の地震規模） 
ａ．震源：鹿児島県薩摩半島西方沖 
ｂ．規模：マグニチュード７．２ 
ｃ．震度：最大６強（薩摩川内市中郷） 

 
（２）プラント運転状況 

１号機：定格熱出力一定運転中 
２号機：定格熱出力一定運転中 
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（３）事象概要 

時刻 １号機 ２号機 

発災前 定格熱出力一定運転中 

地震発生（本震） 

13:20 
・地震により原子炉自動トリップ 

・原子炉冷却材漏えい発生 

（小破断ＬＯＣＡ） 

・地震により原子炉自動トリップ 

・Ａ－使用済燃料ピット水の漏えい発生 

 

13:35  
・警戒事態に該当する事象「ＡＬ３０」

に係る誤情報 

13:40 

・外部電源喪失 

・Ｂ－非常用ディーゼル発電機起動 

・Ａ－非常用ディーゼル発電機遮断器投

入失敗 

（Ａ－電動補助給水ポンプ停止） 

・外部電源喪失 

・Ａ、Ｂ－非常用ディーゼル発電機起動 

 

 

 

14:00 ・原子炉冷却材漏えい拡大  

14:07 ・非常用炉心冷却装置作動信号手動発信  

14:10  
・消防自動車によるＡ－使用済燃料ピ

ットへの注水開始 

14:20  

・消防自動車ホースからの漏水発生 

（現場実働訓練マルファンクション） 

・消防自動車によるＡ－使用済燃料ピ

ットへの注水停止 

14:23  

・消防自動車ホース取替完了 

・消防自動車によるＡ－使用済燃料ピ

ットへの注水再開 

14:30  
・Ａ－燃料取替用水ポンプによるＡ－ 

使用済燃料ピットへの注水開始 

14:35 

・高圧注入系ポンプ全台停止 

【原災法第１０条事象（原子炉冷却材漏

えい時における非常用炉心冷却装置に

よる一部注水不能）】※ 

 

14:36 ・１次系急速冷却・減圧開始  

14:55  

・Ａ－使用済燃料ピット水位がＮＷＬ 

－３ｍまで低下し、１時間経過 

【原災法第１０条事象（使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能喪失）】※ 

15:00  
・Ｂ－燃料取替用水ポンプによるＡ－使

用済燃料ピットへの注水開始 

   



 

- 4 - 

時刻 １号機 ２号機 

地震発生（余震） 

15:10 

・原子炉冷却材漏えい拡大 

（大破断ＬＯＣＡ） 

・全交流動力電源喪失 

（Ｂ－ディーゼル発電機故障停止） 

・非常用炉心冷却装置による注水不能 

（低圧注入系ポンプ全台停止） 

【原災法第１５条事象（原子炉冷却材漏

えい時における非常用炉心冷却装置に

よる注水不能）】※ 

・格納容器高レンジエリアモニタ（高レ

ンジ）計器故障 

 

15:15 ・重大事故等対策開始  

15:20 ・炉心出口温度３５０℃以上  

15:30 
・炉心出口温度６００℃以上 

・大容量空冷式発電機による給電開始 
 

15:37 

・炉心損傷 

・代替パラメータによる炉心損傷判断 

（格納容器高レンジエリアモニタ（低レ

ンジ）指示値上限及び炉心出口温度 

６００℃を超え上昇中） 

 

15:40 

・モニタリングステーション、モニタリ

ングポスト２地点以上において、指示

値が５μＳｖ／ｈ以上に上昇 

 

15:58  

・Ａ－使用済燃料ピット水位がＮＷＬ 

－３ｍまで回復し上昇中 

（ＳＥ３０事象解除） 

15:59 
・常設電動注入ポンプによる代替格納容

器スプレイ開始 
 

※ 最初に発生する原災法第１０条、第１５条に該当する事象のみを記載。 
 
５．防災訓練の項目 

総合訓練（防災訓練） 
 
６．防災訓練の内容 

放射性物質の放出を伴う事象を想定し、緊急時体制を発令するとともに、原子力防災要

員及び緊急時対策要員を非常召集し、原子力災害対策活動を行う。 
訓練の進行は、コントローラからの状況付与に加え、プレーヤが緊急時対策支援システム

（ＥＲＳＳ）に伝送された訓練用模擬データから事象を判断し行った。 

また、本店即応センターと発電所等の各拠点間で、原子力災害情報システム（プラント

状況等の時系列を入力するシステム）を使用し、情報の連携を行った。 

以下の項目を「シナリオ非提示」にて実施。（※「その他訓練」を示す。） 
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【本店即応センター】 
（１）通報訓練 
（２）緊急事態支援組織対応訓練 
（３）モニタリング訓練 
（４）ＥＲＣとの連携訓練※ 
（５）原子力防災要員等の動員訓練※ 
（６）原子力事業者間協力協定に基づく支援連携訓練※ 
（７）発電所支援対応訓練※ 
（８）プレス対応訓練※ 

 （９）住民避難支援対応訓練※ 
 
【後方支援拠点】 

（１）設置・運営訓練※ 
（２）発電所支援に係る本店即応センターとの連携訓練※ 

 
【川内原子力発電所】 

（１）ＡＭ訓練 
（２）緊急時対応訓練 
（３）通報訓練 
（４）モニタリング訓練 
（５）避難誘導訓練 
（６）原子力災害医療訓練 
（７）原子力防災要員等の動員訓練※ 

（８）オフサイトセンター連携訓練※ 

 

７．訓練結果の概要及び個別評価 

訓練結果の概要として、今回の訓練では、複数号機同時発災に加え、事象進展が早く厳

しい事象を想定した。この訓練想定において、対応要員が連携し、川内原子力発電所原子

力事業者防災業務計画、関係手順等に基づく活動が実施できており、原子力防災組織及び

本店原子力防災組織があらかじめ定められた機能を有効に発揮できることを確認した。    
また、昨年度の川内原子力防災訓練時（平成３０年１０月２３日実施分）に抽出した課

題に対して改善内容の検証を行い、概ね対策が有効であったことを確認した。 
＜「８．（３）昨年度訓練から改善を図った事項の有効性確認」参照＞ 
なお、更なる防災対応能力の向上を図るための改善点として、初動対応時に円滑な情報

共有を行うための仕組みの検討等を行うこととした。 
＜【課題１】７．（４）【本店即応センター】ＥＲＣとの連携訓練 参照＞ 
 

【本店即応センター】 

（１）通報訓練 

・異常事象、警戒事態、原災法第１０条、第１５条に該当する事象の発生及び応急

措置の報告（原災法第２５条報告）に伴う社内関係箇所、社外関係機関（国及び

関係機関）へ発電所が発信した通報連絡文の着信確認を実施。（一部の通報連絡

先への通報について模擬） 
〔評価〕 
・異常事象、警戒事態、原災法第１０条、第１５条に該当する事象等の通報連絡に
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ついて、ＥＡＬが複数同時に発生する厳しい発災状況下においても、社内関係箇

所及び社外関係機関への着信確認が通報連絡に係る手順どおりに確実に実施でき

ており、通報連絡における対応が定着しているものと評価する。 
 

（２）緊急事態支援組織対応訓練 

・美浜原子力緊急事態支援センター（以下「支援センター」という。）に、「原子

力緊急事態支援組織の共同運営に関する協定」に基づく支援要請を実施。 

（要員の移動及び資機材輸送は模擬[別途、要素訓練にて実施済]） 

〔評価〕 

・支援センターと要員派遣及び資機材の提供に関する連携のための手続き、連絡事

項が理解できており、支援要請における対応が定着しているものと評価する。 
 

  （３）モニタリング訓練 

    ・発電所から放射線量の測定状況・測定結果等のモニタリング情報を入手するとと

もに、本店即応センター内への報告及び後方支援拠点への情報共有を実施。 

〔評価〕 

・モニタリング情報の入手及び報告・共有が遅滞なく正確に実施することができて

おり、発災時に放射線量及び放射性物質の監視状況を発電所内外へ共有すること

ができる仕組みが定着しているものと評価する。 

 

（４）ＥＲＣとの連携訓練 

  ・発電所から入手するプラント状況等について、本店即応センターとＥＲＣプラン

ト班との間で、統合原子力防災ネットワーク（ＴＶ会議システム等）を通じて情

報共有を実施。 

〔評価〕 

 ・昨年度の川内原子力防災訓練時に抽出した課題に対する対策である、「優先すべ

き報告内容のポイント（発話ポイント）の整理」、「本店即応センター内情報共

有に関する役割分担の整理」、「設備状況・戦略シートの見直し」などが有効で

あり、ＥＲＣへの簡潔かつ正確な情報共有の改善が図られているものと評価する。 

・ＥＲＣ対応ブースは、ＴＶ会議システム、書画装置、ＥＲＳＳ等の活用に加え、

連絡メモ等を活用した各班からＥＲＣ対応ブースへのサポートが効果的に機能し、

ＥＲＣプラント班に対してプラント状況の情報共有や質疑応答が概ね行えている

ものと評価する。 

・ＥＲＣとの初動対応に係る情報共有について、更なる向上を図るため、以下の 

改善点を抽出した。 

【課 題 １】ＥＲＣとの初動対応に係る情報共有に関し、速やかなプラント  

状況報告が行えていない場面があった。 

（原因・要因）ＥＲＣとのＴＶ会議接続後に、初動対応で報告する場合のツール

（書画装置等）活用方法が明確でなく、これまでの対応者の経験

等から、書画装置を用いて報告を行わなければならないという意

識が働き柔軟な対応が行えなかった。 

（改 善 点）初動対応で確認・報告を行う内容について、「ＥＲＣ対応ブース

初動対応チェックシート」を作成し、必要なツールの活用や対応

内容を明確にする。 
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（５）原子力防災要員等の動員訓練 

・本店即応センターへ原子力防災要員等の非常召集訓練を実施。 
・本店対策本部の体制を確立する訓練を実施。 

〔評価〕 

・緊急時体制の発令を受け、本店館内放送による本店即応センターへの原子力防災

要員等の非常召集及び体制の確立が遅滞なく行えており、緊急事態における各要

員の行動が定着しているものと評価する。 
 
  （６）原子力事業者間協力協定に基づく支援連携訓練 

・原子力事業者間協力協定における当社発災時の幹事会社である四国電力株式会社

に、同協定に基づく協力要請等を実施し、本店即応センターに派遣された先遣隊

１名と支援のためのプラント状況の情報共有を実施。 

〔評価〕 

・幹事会社との要員及び資機材の協力要請・調整や本店即応センターに派遣された

先遣隊１名とのプラント状況の情報共有が事業者間連携に係る手順どおりに行え

ており、整備している手順が今回の訓練シナリオにおいても有効に機能すること

を確認した。 
 

（７）発電所支援対応訓練 

・発電所の発災状況を把握し、技術的支援や物資支援等の検討・準備を実施すると

ともに、支援状況について、本店即応センター内、発電所対策本部及び非発災発

電所（玄海原子力発電所）で情報共有を実施。 

〔評価〕 

・発電所発災状況に対し、事象進展予測や燃料補給等、発電所において実施される

活動の支援対応が確実に行えており、支援状況が遅滞なく伝達できていることか

ら、各班が連携した活動ができる体制が整備され、支援対応が定着しているもの

と評価する。 
・本店から非発災発電所に、社内ＴＶ会議による事故時の情報共有を行う仕組みが

有効に機能し、非発災発電所からの要員派遣等の支援対応が遅滞なく行えている

ことを確認した。 
 

（８）プレス対応訓練 

・発電所の発災状況に応じたプレス資料を作成し、社内関係箇所及びＥＲＣ広報班

との共有、ホームページ掲載までの手順確認を実施。 

〔評価〕 

・複数号機同時発災を想定した事象に対し、本店即応センターに発電所の発災及び

応急措置情報が入手できる体制が整備され、プレス資料の作成、ＥＲＣ広報班と

のプレス資料の共有が遅滞なく実施できていた。また、ホームページ掲載までの

対応により、発電所の状況、外部への影響等を公表する仕組みが機能することを

確認した。 

 

（９）住民避難支援対応訓練 

・ＰＡＺ内の要支援者避難支援に係る福祉車両の実走行による避難経路や所要時間

の確認を実施。 
・ＩＰ無線等を活用した指揮命令・連絡訓練及び福祉車両操作訓練を実施。 
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〔評価〕 

・災害時の搬送ルート及び避難支援手順の確認並びに訓練当日の道路状況等を踏ま

えた搬送時間の確認が実施できており、当社が行う要支援者の避難支援対応に係

る各要員の行動が定着しているものと評価する。 

・ＩＰ無線での連絡が遅滞なく行えているとともに、福祉車両の操作が確実に実施

できており、住民避難支援対応が習熟できていることを確認した。 

 

【後方支援拠点】 

（１）設置・運営訓練 

・後方支援拠点を薩摩川内市隈之城用地に設置し、資機材の確保及び運営を行うと

ともに、後方支援拠点各班の連携訓練を実施。 

〔評価〕 

・後方支援拠点の設置を速やかに判断するとともに車両を使用した陸路による資機

材輸送及び設置・運営が後方支援拠点に係る手順どおりに実施できており、後方

支援拠点対応が有効に機能することを確認した。 
 

（２）発電所支援に係る本店即応センターとの連携訓練 

・本店即応センターと社内ＴＶ会議を接続し、発電所に係るプラント状況の共有や、

発電所支援に係る連携を実施。 
〔評価〕 

・社内ＴＶ会議等により、発電所プラント状況の入手、後方支援拠点が保有する資

機材等の報告を行うなど、発電所支援に係る本店即応センターとの継続した情報

共有が確実に行えており、発電所支援に係る連携が定着しているものと評価する。 
 

【川内原子力発電所】 

（発電所対策本部の活動）  

・発災事象に応じた体制の発令及び体制の確立、発電所対策本部及び各機能班にお

けるプラント状況の収集、発電所対策本部内での情報共有、通報連絡及び応急措

置の活動を実施。 

・訓練シナリオの中で緊急時対策本部要員が事象収束のための手段を判断する判断

ポイント（原子炉冷却材漏えい、全交流動力電源喪失、機器故障等発生時で対応

手段を判断する必要がある分岐点）を踏まえ、緊急時対策本部要員の判断能力の

確認を実施。 

〔評価〕 
・発電所対策本部は速やかに体制の発令及び体制の確立が実施でき、また、事態収

束に向けての戦略を立案し、各機能班へ戦略に基づく対策を指示するとともに、

各機能班からの対策実施状況やその結果の報告を随時受けており、最新情報の共

有等が緊急時対応に係る手順どおりに行えることを確認した。 
・発電所対策本部は、プラントや系統の状態に応じた設備状況・戦略シート、概略

系統図、ＥＡＬ整理表等を有効に活用するとともに、大画面マルチモニタ等を用

いて状態の把握、情報の共有ができることを確認した。 
・初動対応時の情報共有について、更なる向上を図るため、以下の改善点を抽出し

た。 
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【課 題 ２】初動対応時のプラント情報収集は行えているものの、複数号機同

時発災時の対応において、状況報告が輻輳し、プラント情報の収

集に支障をきたすおそれがある場面があった。 

（原因・要因）複数号機同時発災時の役割分担は整理されているが、緊急時対策

本部内での発話ルールが明確ではなかった。 

（改 善 点）「緊急時対策本部運営時の心得」に情報輻輳時の発話タイミング 

等のルールを明確にする。 
・昨年度の川内原子力防災訓練の課題（戦略シートを活用した事故対応の全体を俯

瞰した戦略報告ができていない。）を踏まえ、「戦略シート」を「設備状況・戦

略シート」へ見直し、「事故進展予測、対応戦略、戦略の進捗（設備の準備状

況）」の状況をまとめて記載することとした。 

今回の訓練で、当該シートを使用し、本店即応センターとの戦略の進捗等の共有

が正確かつ容易に可能となっており、事故収束戦略等の共有が概ね行えているも

のと評価する。 

・昨年度の川内原子力防災訓練の課題（本店即応センターへプラント状況等の確実 

な伝達を行うため、優先すべき報告内容のポイントを検討する。）を踏まえ、優 

先すべき報告内容のポイント（発話ポイント）にプラント状況報告として「号機、 

時間、ＥＡＬ等」を明確に発話することとし、併せて作成した発話の例を活用し 

た報告が概ねできており、本店即応センターへの簡潔かつ正確な情報提供能力が 

向上していることを確認した。 

・昨年度の川内原子力防災訓練の課題（発電所対策本部内での会話が確実に本店 

即応センターで入手できるよう、集音マイクから個別マイクへの変更を検討す

る。）を踏まえ、音声入手手段として集音マイクに加え個別マイク（ハンドマ 
イク）を配備し、発電所対策本部内での発話の際には個別マイクを使用するよう 

改善を行ったことで、本店即応センターでは、発電所対策本部内の会話が確実に 

入手できるようになり、プラント状況の迅速な情報共有が可能となった。また、 

情報共有の更なる改善のため、発電所対策本部内に卓上ベルを配備し、緊急報告

時に使用したことは情報共有の確実な伝達に効果的であったことを確認した。 

・発電所対策本部は、判断ポイント（各分岐点）ごとに事象を踏まえた事故収束の

ための各対応手順に基づく戦略を検討し、最適な手段の選択を判断しており、 

今回の想定事象における判断能力及び対応能力を有しているものと評価する。 
・発電所対策本部は、２号機の使用済燃料ピット水位低下に伴い、１時間を経過せ

ずにＡＬ３０に該当したという報告の誤情報に対し、ＥＡＬ判断フロー等を活用

し、ＥＡＬ誤判断を防止しており、想定事象に対するＥＡＬの判断能力を有して

いるものと評価する。 
 

（発電所各機能班の活動） 

・各機能班は、原子力災害情報システムの記載要領（入力例等）を活用して、原子

力災害情報システムの時系列へ主要事象を入力することで、本店等との情報共有

を実施。 
・総括班は、発電所対策本部の運営、情報収集・共有及び通報連絡すべき事項の選

別を実施。また、通報連絡に係る手順に基づく経路での通報連絡を実施。 
・安全管理班は、発電所内外の放射線・放射性物質測定状況把握及び緊急時モニタ

リング開始等の指示・連絡を実施。 
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・保修班は、設備の故障原因調査、復旧計画を策定し、緊急時対応（電源確保、水

源確保等）の実施を指示するとともに、その実施状況を把握し、発電所対策本部

内に共有を実施。 
・運転班は、緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）に伝送された訓練用模擬データ及

びコントローラからの状況付与により事象を判断し、発電所対策本部へプラント状

況の報告を実施。 
・土木建築班は、地震発生による原子炉施設の損傷の有無の確認について指示・連

絡を実施。 
・広報班は、展示館来館者への避難指示及び自治体への通報連絡を実施。 
・総務班は、発電所対策本部構成員の動員状況の把握、避難指示・避難者の誘導、

負傷者発生時における状況確認等を実施。 
〔評価〕 

・今回の訓練想定において、各機能班の対応要員が川内原子力発電所原子力事業者

防災業務計画、関係手順等に基づく活動を行い、相互に連携することで、発電所

対策本部があらかじめ定められた機能を有効に発揮できていることから、今回想

定したシナリオに応じた原子力災害発生時の対応能力を有しているものと評価す

る。 
 

（１）ＡＭ訓練 

・ＡＭ（アクシデントマネジメント）を踏まえた事象を想定し、プラントの状態、

系統状態及び緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）での監視内容を踏まえ、事象

進展を予測し重大事故等発生における対応策の検討を実施。 
〔評価〕 

・運転支援班は、重大事故等対策を踏まえた事象の拡大防止及び影響緩和のために

実施すべき措置について、プラント状況の把握と使用可能設備の能力や効果等を

総合的観点から判断・選択し、発電所対策本部への報告を行った。また、これに

加え、運転班の支援も実施できており、事象進展予測と重大事故等発生における

対策の検討、立案、報告、支援等の必要な対応が定着しているものと評価する。 
・炉心損傷判断を行う格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ）の計器故障に

対し、事故対応に係る手順に基づく代替手段を検討し、バックアップパラメータ

（オフサイトモニタ、格納容器内高レンジエリアモニタ（低レンジ）、炉心出口

温度）を用い、速やかに炉心損傷の判断が実施できており、判断能力及び対応能

力を有しているものと評価する。 
 

（２）緊急時対応訓練 

・全交流動力電源喪失等の事象を想定し、１号機大容量空冷式発電機起動のための

現場確認及びしゃ断器操作を実施。 
また、現場実働訓練として、２号機事故シナリオと連動し、発電所対策本部から

の指示を受け、使用済燃料ピットへの注水のための資機材運搬・中間受槽の設置

（送水は模擬）及び消防自動車を用いた注水（送水は模擬）を実施した。 
なお、訓練にあたり、本設機器へ直接影響が生じる操作は模擬とした。 

〔評価〕 

・原子力防災要員は、発電所対策本部への報告・連絡や定められた配置での対応が

緊急時対応に係る手順どおりに行えており、整備している手順が有効に機能する

ことを確認した。 
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・原子力防災要員は、作業安全を考慮し、大容量空冷式発電機の起動確認、消防自

動車による注水及び中間受槽設置の作業が確実に行えており、操作の習熟ができ

ていることを確認した。 
・原子力防災要員は、訓練状況に応じた対応機器の現場確認、操作開始等について、

中央制御室との連携が問題なく行えており、緊急時対応に係る対応が定着してい

るものと評価する。 
・使用済燃料ピットへの注水設備故障等の発生において、発電所対策本部が検討し

た対策の指示に従い、可搬型設備等からの注水として、消防自動車による使用済

燃料ピットへの注水にて、速やかに水位回復操作を行うことができた。また、バ

ックアップ手段として、可搬型水中ポンプを用いた注水準備の指示を受け、中間

受槽の設置を速やかに実施することができており、緊急時における判断能力及び

対応能力を有しているとともに、現場作業における発電所対策本部と現場連携が

定着しているものと評価する。 
・消防自動車を用いた使用済燃料ピットへの注水において、ホースからの漏えいを

想定したマルファンクションに対し、事故対応に係る手順に従い、速やかにホー

ス取替作業が行えており、操作の習熟ができていることを確認した。 
 

（３）通報訓練 

・異常事象、警戒事態、原災法第１０条、第１５条に該当する事象の発生及び応急

措置の報告（原災法第２５条報告）に伴う社内関係箇所、社外関係機関（国及び

自治体）への通報連絡として、正確な通報連絡文の作成、ＦＡＸ送信及び通報連

絡先への着信確認を実施。（一部の通報連絡先への通報について模擬） 
〔評価〕 

・総括班は、異常事象、警戒事態、原災法第１０条、第１５条に該当する事象等の

通報連絡文について、ＥＡＬが複数同時に発生する厳しい発災状況下においても

正確に作成できており、通報連絡文作成の対応が定着しているものと評価する。 
・通報連絡文作成後に、発電所対策本部による確認を受けることで、正確な通報連

絡文の発信が行われており、通報連絡文確認機能が有効に発揮されているものと

評価する。 
・昨年度の川内原子力防災訓練の課題（通報連絡文の記載に誤りがないよう通報連

絡文確認時は、バックデータ等により、数値も含めて確認するよう手順への反映

を検討する。）を踏まえ、「緊急時対策本部運営時の心得」を見直し、通報連絡

文の作成時には、バックデータ等により数値も含めて確認することを仕組みに取

り込み実施したことで通報連絡文の誤りが発生しなかったことから記載誤り防止

対策の改善が図られた。 
・総括班、広報班、総務班及び発電用原子炉主任技術者は、厳しいプラント状態に

おいても、全１７報（計画１７報）の通報連絡文を発信し、社内関係箇所及び社

外関係機関への連絡が通報連絡に係る手順どおりに確実に実施できており、通報

連絡における対応が定着しているものと評価する。 
なお、最初に判断した原災法第１０条、第１５条に該当する事象について、目標

時間（１５分）内に通報連絡を実施できたことを確認した。 
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（参考）＜原災法第１０条及び第１５条事象に係る通報連絡の実績＞ 

判断時刻 通報内容※ 送信時刻 所要時間 

14:37 

原災法第１０条 

（原子炉冷却材漏えい時における非常用炉

心冷却装置による一部注水不能）[１号

機] 

14:41 4 分 

15:13 

原災法第１５条 

（原子炉冷却材漏えい時における非常用炉

心冷却装置による注水不能）[１号機] 

15:18 5 分 

※ 最初に判断した原災法第１０条、第１５条に該当する事象の通報実績を記載 
目標時間（１５分）内を目途に通報連絡を実施 
 

（４）モニタリング訓練 

・原災法第１０条事象発生に伴う緊急時モニタリングとして、空間線量当量率測定

用サーベイメータ、汚染密度測定用サーベイメータによる空間放射線量率等の測

定を実施。 
〔評価〕 

・安全管理班は、発電所対策本部からの指示に従い、緊急時モニタリングに係る手

順どおりに、迅速かつ確実にモニタリング活動が行えていた。併せて、発電所対

策本部への報告・連絡も緊急時対応に係る手順どおりに行えており、整備してい

る手順が有効に機能することを確認した。 
・目的に応じた測定機器を使用した測定が行えており、測定に係る操作が定着して

いるものと評価する。 
 

（５）避難誘導訓練 

・原災法第１０条事象等の発生を受け、原子力災害対策活動に従事しない協力会社

従業員に対し、放送設備等にて避難指示を行い、事務所からの避難誘導訓練を実

施。 
〔評価〕 

・総務班は、緊急時体制発令に対し、同従業員への放送設備等による避難指示及び

避難者の誘導を行うとともに、発電所対策本部へ避難状況の報告が実施できてお

り、避難誘導に対する対応が定着しているものと評価する。 
 

（６）原子力災害医療訓練 

・管理区域内での負傷者発生を想定し、負傷者の搬送、応急処置訓練を実施。 
〔評価〕 

・総務班は、発電所対策本部へ負傷者状況等の報告が行えることを確認した。 
・安全管理班及び総務班は、負傷者に対し、汚染や除染に係る必要な応急処置や搬

送が行えており、応急処置等の対応が定着しているものと評価する。 
 

（７）原子力防災要員等の動員訓練 

・代替緊急時対策所へ原子力防災要員等の非常召集訓練を実施。 
・発電所対策本部の体制を確立する訓練を実施。 

〔評価〕 

・緊急時体制の発令を受け、代替緊急時対策所への原子力防災要員等の非常召集及
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び体制の確立が遅滞なく行えており、緊急事態における各要員の行動が定着して

いるものと評価する。 
 

（８）オフサイトセンター連携訓練 

・オフサイトセンタープラントチームにおいてプラント情報を入手する訓練を実施。 

〔評価〕 

・オフサイトセンタープラントチーム（当社社員）において、国ＴＶ会議システム

によるＥＲＣと本店即応センターとの情報共有内容の確認、当社設備である原子

力災害情報システムに表示された時系列等の確認により、速やかな情報入手を行

い、プラント状況の把握が行えており、オフサイトセンター内の情報入手におけ

る各要員の行動について、習熟が図られていると評価する。 
 

８．訓練の評価 

（１）総合的な評価 

中期計画に基づき訓練計画の策定及び訓練を実施することで、ＰＤＣＡサイクルが

機能し、継続的な防災対応能力の向上が図られていることを以下の活動により確認し

た。 
 
・原子力防災訓練中期計画における２０１９年度の訓練テーマ「ＥＲＣへの円滑な

情報発信のための体制及び運用の習熟」について、今回の訓練で今後に向けた課

題が抽出されたものの、速やかに要因及び今後の改善点を検討することができて

おり、防災対応能力の継続的な改善が図られていると評価する。 
＜訓練目標（訓練テーマ）に対する評価は、「８．（２）訓練目標に対する評

価」参照＞ 
 

・「７．訓練結果の概要及び個別評価」により、発電所、本店、後方支援拠点及び

各支社が連携し、原子力災害発生時に原子力防災組織及び本店原子力防災組織が

あらかじめ定められた機能を有効に発揮できることが確認できたことから、今回

の訓練目的の一つである「発電所対策本部、本店対策本部、後方支援拠点等にお

ける役割分担を認識し、対策要員が関係機関との連携を含めた災害対応の実施」

は達成したものと評価する。 
 

・要素訓練の積み重ね及びシナリオ非提示型訓練への取り組みを重ねるごとに、 

これまでの訓練から抽出された「今後の原子力災害に向けた改善点」について、

その対策の効果が確認できているとともに、昨年度川内・玄海原子力防災訓練で

抽出した課題に対する改善が図られており、今回の訓練目的の一つである「これ

までの訓練から改善を図った事項の有効性」が確認でき、組織全体として緊急時

対応能力が向上していると評価する。 
＜課題に対する評価は、「８．（３）昨年度訓練から改善を図った事項の有効性

確認」参照＞ 
 

    ・訓練を踏まえ、今後に向けた改善点等が抽出されたものの、想定した原子力災害

に対する事故対応等を行えることが確認できたため、防災対応能力及び防災体制

が十分であることが確認できる訓練結果であったと評価する。 
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（２）訓練目標に対する評価 

    今回の訓練目標である「ＥＲＣへの円滑な情報発信のための体制及び運用の習 
熟」について、以下の検証項目＊により評価を行った。 
 訓練目標に対する全体的な評価として、発電所対策本部、本店対策本部、ＥＲ 

Ｃ間において、想定した事故対応等の情報共有が原子力災害対策活動に支障を与 

えることなく概ね行えることが確認できたため、整備している体制が十分である 

ことを確認した。また、これまでの訓練等の改善を図った対策の効果を認識した 

対応が行えており、情報共有に関する運用が習熟されていることを確認できた 

ことから、今回の訓練目標は達成できたと評価する。 

 

・ＥＲＣ対応ブーススピーカが役割分担に基づき連携し発話できること＊ 

発話者３名が役割分担に基づく対応を行いながらもプラント状況が錯綜する場

面では、発話者間で連携を図り、それぞれを補完する意識を持ちながら対応を行

うことができており、ＥＲＣへの情報発信を行う体制が整備され、円滑な情報発

信を行う対応能力を有しているものと評価する。 

 

・情報共有シートを活用し、ＥＲＣへ円滑な情報発信ができること＊ 

ＥＲＣ等との統一した認識の共有を図るために整備している情報共有シート

（「概略系統図」、「設備状況・戦略シート」、「連絡メモ」、「ＳＦＰ状況シ

ート」等）が、役割分担毎に速やかに作成されるとともに、作成した情報共有シ

ートを用い、ＥＲＣ対応ブースなど関係者へ説明を加えながら共有し、事故・プ

ラントの状況等を概ね適時・適切にＥＲＣへ説明を行えていた。 

また、ＥＲＣとの進展予測と事故収束対応戦略や戦略の進捗状況の情報共有に

おいて、報告した「設備状況・戦略シート」に更新された進捗状況を手書きで記

載することで、速やかな情報共有が行えており、情報共有シートを活用する運用

が習熟されているものと評価する。 
なお、ＥＲＣとの情報共有について、更なる向上を図るため、以下の改善点を

抽出した。 

【課 題 ３】①「設備状況・戦略シート」を用い、設備の準備状況は説明でき 

ているものの、全体戦略の優先順位の説明が行えていない場面 

があった。 

②準備しているバックアップ手段の説明はできているものの、さ 

 らに、その次のバックアップ手段の説明が行えていない場面が 

あった。 

（原因・要因）①「発話ポイント」に「設備状況・戦略シート」の全体戦略の優 

先順位に係る発話例は記載されているものの、全体戦略の優先 

順位の考え方や発話方法が整理されていなかった。 

       ②「発話ポイント」に次のバックアップ手段の報告例の考え方が 

整理されていなかった。 

（改 善 点）①「発話ポイント」の発話例及び「設備状況・戦略シート」に全 

体戦略の優先順位の考え方と発話方法を明記する。 

       ②「発話ポイント」の発話例に、準備設備の説明に併せて、「設 

        備状況・戦略シート」のフォーマットに記載されているバック 

アップ手段の発話方法を明記する。 

 



 

- 15 - 

 
    ・発電所から入手した情報を記載する様式（連絡メモ）を活用し、ＥＲＣ対応 

ブーススピーカをサポートできること＊ 

      本店即応センター各班では、発電所対策本部から入手した情報等を「連絡メ

モ」に記載し、ＥＲＣ対応ブースからＥＲＣへの説明が容易かつ効率的となるよ

うＥＲＣ対応ブース発話者をサポートできており、情報共有に関する本店即応セ

ンターの体制が機能するとともに、連絡メモの活用がＥＲＣ対応ブースの負荷軽

減や情報の発信漏れにも寄与していることから、連絡メモを活用する運用が習熟

されているものと評価する。 

 
    ・発話ポイントを意識した情報共有ができていること＊ 

発電所対策本部及び本店即応センターにおいて、優先すべき報告内容のポイン

トを整理した「発話ポイント」を活用し、簡潔かつ正確な報告が概ね行えている

ことから、円滑な情報発信のための運用が習熟されているものと評価する。 
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（３）昨年度訓練から改善を図った事項の有効性確認 

昨年度から以下の改善を図り、いずれも有効に機能することを確認した。 

 

昨年度訓練における今後の改善点 今回の訓練への反映状況及び今後の対応 
○「戦略シートを活用した事故対応の

全体を俯瞰した戦略報告ができてい

ないこと」を踏まえ、戦略シートに

ついて、事故の進展予測、設備の準

備状況及び対応戦略の優先順位が容

易に把握できる様式とするなど、プ

ラント全体を俯瞰した説明が容易と

なるシートへの見直しを検討する。 

 

＜平成３０年度川内報告書課題１関連＞ 

○『戦略シート』による「事故進展予測

と対応戦略」の情報と、『設備状況シ

ート』による「戦略の進捗」の情報を

１枚にまとめた『設備状況・戦略シー

ト』への見直し＊を実施することで戦

略報告の改善が図られ、プラント全体

を俯瞰した説明が容易となった。 

 

＊【見直し内容】 

・『設備状況・戦略シート』に「全体戦

略」欄を設け、策定した戦略の機能区

分に優先順位を記載するフォーマット

とすることで、プラント全体としての

対策の優先順位（全体戦略）とそれに

基づく、ＳＡ設備の優先順位が明確と

なり、全体を俯瞰した戦略の迅速かつ

正確な説明を行うことが可能となっ

た。 

・『設備状況・戦略シート』に「進展予

測」、「全体戦略」、「設備の準備状

況」を記載することで、これまで『戦

略シート』と『設備状況シート』に重

複して記載していた「設備の準備状

況」の整合を図る時間が不要となり、

プラント状況の迅速な把握が可能とな

った。 

 

□今後も、訓練において状況を確認し、

更なる改善を検討していく。 
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昨年度訓練における今後の改善点 今回の訓練への反映状況及び今後の対応 
【本店即応センター（総括班 他）】 

○優先すべき報告内容のポイント（発話

ポイント）に「プラント全体を俯瞰し

た（止める、冷やす、閉じ込める、電

源）設備の状況」を明確に発話するこ

ととし、併せて作成した発話の例を活

用した報告が概ねできており、本店即

応センター内及びＥＲＣ対応ブースへ

の情報提供能力が向上し、確実な共有

を行うことができた。 

 

□今後も、訓練において状況を確認し、

更なる改善を検討していく。 

 

○「発電所―本店即応センター―Ｅ

ＲＣ間で、最新のプラント状況や

対応状況に係る共有が行えていな

い場面があったこと」を踏まえ、

プラント状況等の確実な共有を行

うため、優先すべき報告内容のポ

イントを検討するとともに、ＥＲ

Ｃ対応ブースをサポートするため

の本店即応センター内体制につい

て検討する。 
 
＜平成３０年度川内報告書課題２関連＞ 

【本店即応センター（総括班 他）】 

○本店即応センター内の情報共有を強化

するため、本店総括班にＥＲＣ対応ブ

ースとのカウンターパートを配置し、

入手した確定情報について連絡メモに

よる伝達を取入れ、更には、連絡メモ

の内容をＥＲＣ対応ブースへ説明を加

えながら伝達することで、情報量や正

確性が向上した。 

○各班によるプラント状況等の積極的な

周知や新たに作成したＳＦＰ状況シー

ト等により、ＥＲＣ対応ブースへのサ

ポートを強化し、ＥＲＣ対応ブースへ

の情報提供能力が向上した。 

 

□今後も、訓練において状況を確認し、

更なる改善を検討していく。 
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昨年度訓練における今後の改善点 今回の訓練への反映状況及び今後の対応 

【本店即応センター（ＥＲＣ対応ブース）】 

○優先すべき報告内容のポイント（発話

ポイント）に「プラント全体を俯瞰し

た（電源、１次系、２次系）設備の状

況」を明確に発話することとし、併せ

て作成した発話の例を活用した報告が

概ねできており、ＥＲＣへの簡潔かつ

正確な情報提供能力が向上し、確実な

共有を行うことができた。 

 

□今後も、訓練において状況を確認し、

更なる改善を検討していく。 

 

＜再掲＞ 
○「発電所―本店即応センター―Ｅ

ＲＣ間で、最新のプラント状況や

対応状況に係る共有が行えていな

い場面があったこと」を踏まえ、

プラント状況等の確実な共有を行

うため、優先すべき報告内容のポ

イントを検討するとともに、ＥＲ

Ｃ対応ブースをサポートするため

の本店即応センター内体制につい

て検討する。 
 
＜平成３０年度川内報告書課題２関連＞ 

【本店即応センター（ＥＲＣ対応ブース）】 

○ＥＲＣへの発話者にＥＡＬ関係説明者

を増員し、発話者３名体制とし、それ

ぞれの役割分担を明確にした結果、メ

インスピーカの負荷軽減に効果的であ

り、プラント状況の十分な把握時間が

確保され、ＥＲＣへの状況説明の改善

が図られた。 

（昨年度の川内原子力防災訓練後に実施

した玄海原子力防災訓練時にも改善の

有効性を確認） 

○プラント情報入手者が、発話者をサポ

ートするため、本店即応センター内に

提供されたプラント状況変化の情報

（事象、発生時刻、ＥＡＬ判断 等）

を連絡メモにより伝達していた。この

ことにより、情報の正確性、情報の発

信漏れ防止に効果的であり、情報共有

の改善が図られた。 

○本店総括班とのカウンターパートは、

本店即応センター内の情報がＥＲＣへ

報告されているか等の確認をしてい

た。このことにより、情報の正確性、

情報の発信漏れ防止に効果的であり、

情報共有の改善が図られた。 

 

□今後も、訓練において状況を確認し、

更なる改善を検討していく。 
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昨年度訓練における今後の改善点 今回の訓練への反映状況及び今後の対応 

○「本店即応センターとの情報共有

において、発電所内ではプラント

状況等の発話が行われているもの

の、必要な情報のポイント（号

機、時間、ＥＡＬ等）の一部がタ

イムリーに発言されなかったた

め、本店即応センターへの情報共

有 に支 障を きた す場 面が あっ

た。」を踏まえ、本店即応センタ

ーへプラント状況等の確実な伝達

を行うため、優先すべき報告内容

のポイントを検討する。 
 

＜平成３０年度川内報告書課題３関連＞ 

 

【発電所】 

○優先すべき報告内容のポイント（発話

ポイント）にプラント状況報告として

「号機、時間、ＥＡＬ等」を明確に発

話することとし、併せて作成した発話

の例を活用した報告が概ねできてお

り、本店即応センターへの簡潔かつ正

確な情報提供能力が向上し、確実な伝

達を行うことができた。 

 

□今後も、訓練において状況を確認し、

更なる改善を検討していく。 

○発電所対策本部内での会話が確実

に本店即応センターで入手できる

よう、集音マイクから個別マイク

への変更を検討する。 
 

＜平成３０年度川内報告書課題４関連＞ 

 

【発電所】 

〇音声入手手段として集音マイクに加え

個別マイク（ハンドマイク）を配備

し、発電所対策本部内での発話の際に

は個別マイクを使用するよう改善を行

ったことで、即応センターでは、発電

所対策本部内の会話が確実に入手でき

るようになり、プラント状況の迅速な

情報共有が可能となった。また、情報

共有の更なる改善のため、発電所対策

本部内に卓上ベルを配備し、緊急報告

時に使用したことは情報共有の確実な

伝達に効果的であった。 

 

□今後も、訓練において状況を確認し、

更なる改善を検討していく。 

○通報連絡文の記載に誤りがないよ

う通報連絡文確認時は、バックデ

ータ等により、数値も含めて確認

するよう手順への反映を検討す

る。 
 

＜平成３０年度川内報告書課題５関連＞ 

 

【発電所】 

〇「緊急時対策本部運営時の心得」を見

直し、通報連絡文の作成時には、バッ

クデータ等により数値も含めて確認す

ることを仕組みに取り込み実施したこ

とで通報連絡文の誤りが発生しなかっ

たことから記載誤り防止対策の改善が

図られた。 

 

□今後も、訓練において状況を確認し、

更なる改善を検討していく。 
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昨年度訓練における今後の改善点 今回の訓練への反映状況及び今後の対応 

○ＥＡＬ判断フローを活用したＥＡ

Ｌに関する先読みした該当条件説

明を多用するなど、更なる改善を

図る。 
 

＜平成３０年度川内報告書課題６関連＞ 

 

【本店即応センター】 

○緊急事態区分毎の事象を把握し易いＥ

ＡＬ判断フローフォーマットの特性を

活かし、先読みしたＥＡＬ該当条件説

明が、プラント状況変化の場面で実施

できており、ＥＡＬ判断フローを活用

した情報共有の改善が図られた。 

 

□今後も、訓練において状況を確認し、

更なる改善を検討していく。 

○原災法第１０条確認会議、１５条

認定会議において適切な情報発信

を行うため、優先すべき報告内容

のポイントを検討する。 
 

＜平成３０年度川内報告書課題７関連＞  

 

【本店即応センター】 

○優先すべき報告内容のポイント（発話

ポイント）に、ＥＡＬ判断時刻として

原子力防災管理者が判断した時刻や、

プラント全体を俯瞰した予測進展と対

応戦略を明確に発話することとし、併

せて作成した発話の例を活用した報告

が概ねできており、ＥＲＣへの簡潔か

つ正確な情報提供能力が向上し、適切

な情報発信を行うことができた。 

 

□今後も、訓練において状況を確認し、

更なる改善を検討していく。 
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９．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

（１）今回の訓練において抽出された改善点 

・初動対応で確認・報告を行う内容について、「ＥＲＣ対応ブース初動対応チェッ

クシート」を作成し、必要なツールの活用や対応内容を明確にする。 

＜【課題１】７．（４）【本店即応センター】ＥＲＣとの連携訓練 参照＞ 

 

・複数号機同時発災時の対応において、状況報告が輻輳する場面での発話タイミン

グ等のルールを「緊急時対策本部運営時の心得」に明確にする。 

＜【課題２】７．【川内原子力発電所】（発電所対策本部の活動） 参照＞ 

 

・全体戦略や設備のバックアップ手段の十分な説明を行うため、以下の対策を実施 

する。 

①「発話ポイント」の発話例及び「設備状況・戦略シート」に、全体戦略の 

優先順位の考え方と発話方法を明記する。 

②「発話ポイント」の発話例に、準備設備の説明に併せて、設備状況・戦略  

シートのフォーマットに記載されているバックアップ手段の発話方法を明記 

する。 

＜【課題３】８．（２）「訓練目標に対する評価」 参照＞ 

 

 

 

以 上 
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別紙２ 
 

防災訓練の結果の概要（要素訓練） 

 
１．訓練の目的 

本訓練は、原子力災害発生時にあらかじめ定められた機能を有効に発揮できるように実

施する訓練であり、手順書の適応性や必要な要員・資機材等の検証を行うとともに、反復

訓練にて練度向上及び手順の習熟を実施し、得られた知見から改善を図るものである。 
 
 
２．対象期間及び対象施設 

（１）対象期間 

２０１８年１２月 １日（土）～ ２０１９年１０月３１日（木） 
（防災訓練実施年月日については、「添付資料」のとおり。） 

 
（２）対象施設 

川内原子力発電所 
 
 
３．実施体制、評価体制及び参加人数 

（１）実施体制 

訓練ごとに実施責任者を設け、実施担当者が訓練を行う。 
詳細は、「添付資料」のとおり。 

 
（２）評価体制 

発電所員から評価者を選任し、第三者の観点から手順の検証や対応の実効性等に

ついて評価し、改善点の抽出を行う。 
 

（３）参加人数 

「添付資料」のとおり。 
 
 
４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

（１）ＡＭ訓練 

・重大事故等及び大規模損壊発生により、炉心損傷に至る事象を想定。 

 

（２）避難誘導訓練 

・２号機において、原子炉冷却材の漏えいが発生する事象を想定。 
 

（３）緊急事態支援組織対応訓練 

     ・発電所において、原災法第１０条事象が発生し、遠隔操作資機材が必要となり

原子力緊急事態支援組織へ支援要請を実施することを想定。 
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（４）通報訓練 

【２０１９年３月２５日実施分】 

・地震により１、２号機の原子炉が自動停止するとともに外部電源が喪失する。 

同時に、１号機において原子炉冷却材の漏えいが発生し、漏えい量増加により

非常用炉心冷却装置が作動したが、全ての余熱除去ポンプが起動不能（原災法

第１０条事象）となる。その後、余震により非常用炉心冷却装置の注入不能（

原災法第１５条事象）に至る事象を想定。 

【２０１９年８月２３日実施分】 

・地震により１、２号機の原子炉が自動停止するとともに外部電源が喪失する。 

同時に、２号機において蒸気発生器細管漏えいが発生し、漏えい量増加により

安全注入信号が発信したが、全ての余熱除去ポンプが起動不能（原災法第１０

条事象）となる。その後、余震により非常用炉心冷却装置の注入不能（原災法

第１５条事象）に至る事象を想定。 

 

（５）モニタリング訓練 

・地震により全交流動力電源が喪失するとともに、２号機において原子炉冷却材

の漏えいが発生し、炉心損傷に至る事象を想定。 

・地震により全てのモニタリングステーション・ポストの指示値が低下すること

を想定。 

 

（６）原子力災害医療訓練 

・管理区域内にて、作業員（１名）が現場巡視中に階段より落下し負傷（骨折の

おそれ及び汚染有り）することを想定。 

 

 

５．防災訓練の項目（内容） 

（１）ＡＭ訓練 

    以下に係るＡＭ（アクシデントマネジメント）訓練を実施。 
    ・重大事故等及び大規模損壊発生により、炉心損傷に至る事象のプラント状況の把

握、事象進展予測、収束手段の検討を行う訓練 
     （「大規模損壊時対応ガイドライン」を使用した訓練） 

 

（２）避難誘導訓練 

  以下に係る避難誘導訓練を実施。 
  ・見学者及び作業員等への避難周知 
  ・避難誘導の指示・連絡 
  ・避難誘導員による避難場所への誘導訓練 
 

（３）緊急事態支援組織対応訓練 

    以下に係る緊急事態支援組織対応訓練を実施。 

    ・原子力緊急事態支援組織への支援要請 

    ・原子力緊急事態支援組織保有資機材の受取り 

    ・遠隔操作ロボットの操作（階段走行、がれき走行、扉開放、計器読み取り等） 
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（４）通報訓練 

以下に係る通報訓練を実施。 
・通報連絡要否判断 
・通報連絡文の確実な作成 
・社内外関係先への迅速かつ確実な通報・連絡 
 

（５）モニタリング訓練 

以下に係るモニタリング訓練を実施。 

・モニタリングカーによる空気中の放射性物質の濃度の測定 

・放射能測定装置による放射性物質の濃度の測定 

・可搬型モニタリングポストによる放射線量の代替測定 

・可搬型エリアモニタ（８方位）による放射線量の測定 

・代替緊急時対策所エリアモニタ設置 

・外部被ばく線量評価訓練 

 
（６）原子力災害医療訓練 

  以下に係る原子力災害医療訓練を実施。 
・負傷者発生の通報連絡 
・管理区域内での除染、応急措置及び汚染拡大防止措置 
・発電所診療所への搬送 
・発電所診療所での除染及び応急措置 

 
 
６．訓練の評価 

（１）ＡＭ訓練 

     想定されたプラント状況の把握、事象進展予測及び収束手段の選択が適切にでき

ることを確認した。 

     評価結果は、「添付資料」のとおり。 

 

（２）避難誘導訓練 

     避難の周知、避難誘導の指示・連絡及び避難誘導ができることを確認した。 

     評価結果は、「添付資料」のとおり。 

 

（３）緊急事態支援組織対応訓練 

     原子力緊急事態支援組織への支援要請、原子力緊急事態支援組織が保有する資機

材（遠隔操作ロボット）の受取り確認、遠隔操作ロボットの操作ができることを確

認した。 

     評価結果は、「添付資料」のとおり。 

 

（４）通報訓練 

通報連絡要否判断、通報連絡文の確実な作成及び社内外関係先への迅速かつ確実

な通報連絡ができることを確認した。 
評価結果は、「添付資料」のとおり。 
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  （５）モニタリング訓練 

緊急時モニタリング（放射性物質濃度、放射線量の測定等）ができることを確認

した。 
評価結果は、「添付資料」のとおり。 

 

  （６）原子力災害医療訓練 

負傷者発生の通報連絡、管理区域内での応急処置、除染、汚染拡大防止措置及び

救急搬送ができることを確認した。 
評価結果は、「添付資料」のとおり。 

 

 

７．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

要素訓練で抽出された今後に向けた改善点は、「添付資料」のとおり。 
 

以 上 
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要素訓練の実績 

１．ＡＭ訓練 

【実施年月日】 ２０１８年１２月２５日、２０１９年１月９日実施 
【参加人数】  ４１名 

項  目 概  要 
実施体制 

①実施責任者 ②実施担当者 
評価結果 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

ＡＭ訓練 事象進展予測及び収束手段の選

択が適切にできることを確認す

る。 

①原子力訓練センター所長 
②緊急時対策本部の本部要員

及び各作業班長 
良 

【昨年度抽出した改善点】 
・なし（昨年度改善点なし） 
 
【今回抽出した改善点】 
・今後も、訓練において状況を確認し、更

なる改善を検討していく。 

 

添
付

資
料

（
１
／
６
）
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２．避難誘導訓練 

【実施年月日】 ２０１９年２月５日実施 
【参加人数】  ２７７名「社員：２５７名、協力会社：２０名」 

項  目 概  要 
実施体制 

①実施責任者 ②実施担当者 
評価結果 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

避難誘導訓練 見学者来訪時に緊急事態が発生

したことを想定し、関係者への

迅速な連絡及び避難誘導ができ

ることを確認する。 

①防災課長 
②総務班員及び広報班員 

良 

【昨年度抽出した改善点】 
・発電所対策本部内に掲示している避難状

況表については、現状、緊急時体制発令

時の避難対象者区分（社員、協力会社、

一時立入者）を記載し、避難状況を把握

しているが、緊急作業従事者のうち、緊

急作業適用後に作業に従事する者と避難

する者も区別できるようフォーマット見

直しを検討する。 
 

【今回の訓練への反映状況】 

・緊急作業従事者が、緊急作業適用後に作

業に従事する者と避難する者とを区別で

きるフォーマットに見直し、避難した緊

急作業従事者数を把握できるよう改善を

行った。 
 
 
【今回抽出した改善点】 
・避難場所へ参集した所員等への地震状況

等の災害情報やプラント状況が周知され

ていなかった。避難者が知りたい情報を

周知するように改善を図る。 

 

添
付

資
料

（
２
／
６
）
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３．緊急事態支援組織対応訓練 

【実施年月日】 ２０１９年２月１２日、１３日実施 
【参加人数】  ４名 

項  目 概  要 
実施体制 

①実施責任者 ②実施担当者 
評価結果 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

緊急事態支援組織対

応訓練 
発電所において原災法第１０条

事象が発生したことを想定し、

原子力緊急事態支援組織への支

援要請及び遠隔操作資機材の操

作訓練を実施し操作技能の習熟

を図る。 

①防災課長 
②原子力防災要員 

良 

【昨年度抽出した改善点】 
・なし（昨年度改善点なし） 
 
【今回抽出した改善点】 
・今後も、訓練において状況を確認し、更

なる改善を検討していく。 

 

【実施年月日】 ２０１９年９月２５日、２６日実施 
【参加人数】  ２名 

項  目 概  要 
実施体制 

①実施責任者 ②実施担当者 
評価結果 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

緊急事態支援組織対

応訓練 
発電所において原災法第１０条

事象が発生したことを想定し、

原子力緊急事態支援組織への支

援要請及び遠隔操作資機材の操

作訓練を実施し操作技能の習熟

を図る。 

①防災課長 
②原子力防災要員 

良 

【昨年度抽出した改善点】 
・なし（昨年度改善点なし） 
 
【今回抽出した改善点】 
・今後も、訓練において状況を確認し、更

なる改善を検討していく。 

 

添
付

資
料

（
３
／
６
）
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４．通報訓練 

【実施年月日】 ２０１９年３月２５日実施 
【参加人数】  ４７名 

項  目 概  要 
実施体制 

①実施責任者 ②実施担当者 
評価結果 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

通報訓練 通報連絡要否判断、通報連絡文

の確実な作成及び社内外関係箇

所へ迅速かつ確実な通報連絡

（警戒事態、原災法第１０条事

象、第１５条事象、第２５条報

告）ができることを確認する。 
 

①技術課長 
②原子力防災要員 

良 

・昨年度総合訓練（防災訓練）で抽出した

課題に対する対策として、通報連絡文の

作成時には、バックデータを確実に用い

て数値を含めて確認を実施し、通報連絡

文の記載誤り防止対策の習熟を図る。 
 
【今回の訓練への反映状況】 

・通報連絡文の作成時には、バックデータ

等により数値も含めて確認するよう周知

を図ることにより、正確な通報連絡文が

作成されていることを確認した。 

 
【今回抽出した改善点】 
・今後も、訓練において状況を確認し、更

なる改善を検討していく。 
 

添
付

資
料

（
４
／
６
）

 



 

 

- 30 - 

 

【実施年月日】 ２０１９年８月２３日実施 
【参加人数】  ５２名 

項  目 概  要 
実施体制 

①実施責任者 ②実施担当者 
評価結果 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

通報訓練 通報連絡要否判断、通報連絡文

の確実な作成及び社内外関係箇

所へ迅速かつ確実な通報連絡

（警戒事態、原災法第１０条事

象、第１５条事象、第２５条報

告）ができることを確認する。 
 

①技術課長 
②原子力防災要員 

良 

・昨年度総合訓練（防災訓練）で抽出した

課題に対する対策として、通報連絡文の

作成時には、バックデータを確実に用い

て数値を含めて確認を実施し、通報連絡

文の記載誤り防止対策の習熟を図る。 
 
【今回の訓練への反映状況】 

・「緊急時対策本部運営時の心得」を見直

し、通報連絡文の作成時には、バックデ

ータ等により数値も含めて確認すること

を仕組みに取り込み実施したことで、通

報連絡文の記載誤り防止対策の改善が図

られ、正確な通報連絡文が作成されてい

ることを確認した。 

 
【今回抽出した改善点】 
・今後も、訓練において状況を確認し、更

なる改善を検討していく。 
 

添
付

資
料

（
５
／
６
）
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５．モニタリング訓練 

【実施年月日】 ２０１９年８月２７日実施 
【参加人数】  １４名「社員：１３名 協力会社：１名」 

項  目 概  要 
実施体制 

①実施責任者 ②実施担当者 
評価結果 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

モニタリング訓練 緊急時モニタリング（放射性物

質濃度、放射線量の測定等）に

係る対応能力の向上を図る。 

①安全管理課長 
②安全管理課員 

良 

【昨年度抽出した改善点】 
・なし（昨年度改善点なし） 
 

【今回抽出した改善点】 
・可搬型エリアモニタによる放射線量の測

定において、現場での測定に問題はなか

ったものの、発電所対策本部内で放射線

量を表示する装置への一部伝送不良があ

ったことから、可搬型エリアモニタの設

置場所見直しなどの対策を検討する。 

 

６．原子力災害医療訓練 

【実施年月日】 ２０１９年９月２０日実施 
【参加人数】  ２０名 

項  目 概  要 
実施体制 

①実施責任者 ②実施担当者 
評価結果 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

原子力災害医療訓練 管理区域内で負傷者が発生した

ことを想定し、負傷者の搬出、

汚染の除去、応急措置等の訓練

を行う。 

①総務課長 
②総務班員、安全管理班員及

び原子力防災要員 
良 

【昨年度抽出した改善点】 
・なし（昨年度改善点なし） 
 
【今回抽出した改善点】 
・今後も、訓練において状況を確認し、更

なる改善を検討していく。 
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