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Ⅴ-5 図面 
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1. 発電所 
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1.1 送電関係一覧図 
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提出年月日 ○○○〇年〇月〇日 

本資料のうち，枠囲みの内容
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開閉所

500kV

500kV

500kV

275kV

275kV

他社発電所

他社発電所

新富士

葛野川

新秦野

新古河

新所沢

新秩父

新信濃

新新田

新飯能

新岡部

西群馬

神流川

矢木沢

柏崎刈羽原子力発電所

信濃川

玉原

東山梨

新多摩

新栃木

新茂木

新榛名

南新潟幹線（２回線）

新新潟幹線（２回線）

送電関係一覧図

154kV

154kV

他社変電所

荒浜線（１回線）

工事計画認可申請 第1-1-1図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0826
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1.2 工場又は事業所の概要を明示した地形図 



 

 

この地図は，国土地理院長の承認を得て，同院
発行の 2 万 5 千分 1 地形図を複製したものであ

る。（承認番号 平 30 情複，第 304 号） 

同地図を複製する場合には，国土地理院の長の 
承認を得なければならない。 

発電所敷地境界 

炉心位置 

工事計画認可申請 第 1-2-1 図 

柏崎刈羽原子力発電所第７号機 

発電所の概要を明示した地形図 

名 

 

称 

東京電力ホールディングス株式会社 

ＰＮ 

8927 
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1.3 主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図 



敷地内建屋配置図

第1-3-1図工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0806



発電所機器配置図（その1）（平面）

工事計画認可申請 第1-3-2図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0806



発電所機器配置図（その2）（平面）

工事計画認可申請 第1-3-3図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0806



発電所機器配置図（その3）（平面）

工事計画認可申請 第1-3-4図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0807



発電所機器配置図（その4）（平面）

工事計画認可申請 第1-3-5図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0824



発電所機器配置図（その5）（平面）

工事計画認可申請 第1-3-6図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0805



発電所機器配置図（その6）（平面）

工事計画認可申請 第1-3-7図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0806



発電所機器配置図（その7）（平面）

工事計画認可申請 第1-3-8図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0804



発電所機器配置図（その8）（断面）

工事計画認可申請 第1-3-9図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0805



発電所機器配置図（その9）（断面）

工事計画認可申請 第1-3-10図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0805
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1.4 単線結線図 
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第1-4-1図工 事 計 画 認 可 申 請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機
名

称

交流全体単線結線図
（その１）

東京電力ホールディングス株式会社

６
号

主
変
圧
器

５
号

主
変
圧
器

南新潟幹線2号

3号高起動変圧器
170000kVA
550.0/537.5/525.0
/512.5kV-66.0kV

7号母線保護

7号母線高速後備

高速後備

４
号

主
変
圧
器

新新潟幹線1号

2号高起動変圧器
170000kVA
550.0/537.5/525.0
/512.5kV-66.0kV

1号高起動変圧器
120000kVA
550.0/537.5/525.0
/512.5kV-66.0kV

３
号

主
変
圧
器

２
号

主
変
圧
器

１
号

主
変
圧
器

南新潟幹線1号 新新潟幹線2号

工事用
変圧器

低起動変圧器
1SA

低起動変圧器
1SB

低起動変圧器
3SA

低起動変圧器
3SB

66kV母線

刈羽(変)
(東北電力)

予備変圧器
60000kVA
161.0～147.0
～133.0(17ﾀｯﾌﾟ)
-66.0kV

AI

発電機
脱調分離

系統脱調未然
防止継電装置

027
550kV
2000A
50kA717

717

WH

751GN

VI

87MT

87GMT

FI

60G

VI

A V R

PSVR

EHC WI WH AI

87G

46G 44G 40G 67G

51GE

64GE

64GF
AI

VI

ｻｲﾘｽﾀ整流器

７号主変圧器
1450000kVA
550.0/537.5/525.0
/512.5kV-26.325kV

発電機中性点接地変圧器
　　　300kVA
　　　27000V/190V

4C補助ﾎﾞｲﾗｰ用
変圧器

低起動変圧器
5SA

4B補助ﾎﾞｲﾗｰ用
変圧器

4A補助ﾎﾞｲﾗｰ用
変圧器

3A補助ﾎﾞｲﾗｰ用
変圧器

低起動変圧器
5SB

66kV母線

51HTA

SY

6.9kV M/C 6SB-2

480V 7SB

6.9kV M/C  6SB-16.9kV M/C  6SA-2

動力変圧器
7SA

480V 7SA

51HTB

64HTA
R

0.302Ω
64HTA

R

0.302Ω

中性点接地変圧器
40kVA
3990V/110V

中性点接地変圧器
40kVA
3990V/110V

64HTB
R

0.302Ω

中性点接地変圧器
40kVA
3990V/110V

64HTB
R

0.302Ω

中性点接地変圧器
40kVA
3990V/110V

87HTB

所内変圧器7A
50000/25000-25000kVA
27.641/26.983/26.325
/25.667/25.009kV-6.9-6.9kV

所内変圧器7B
50000/25000-25000kVA
27.641/26.983/26.325
/25.667/25.009kV-6.9-6.9kV

64G264G1

6.9kV M/C  6SA-1

SY

7.2kV
3000A
63kA

51 WH AI

VI

SY

51 WH AI51 WH AI

VI

SY

7.2kV
3000A
63kA

7.2kV
3000A
63kA

SY

7.2kV
3000A
63kA

51 WH AI

87HTA

51 WH AI

VI

SY

7.2kV
3000A
63kA

VI

AI

低
圧
復
水
ポ
ン
プ
Ａ

高
圧
復
水
ポ
ン
プ
Ａ

原
子
炉
冷
却
材
再
循
環
ポ
ン
プ

可
変
周
波
数
電
源
装
置
入
力
変
圧
器

R/A
・
T/A

高
圧
ヒ
ー
タ
ド
レ
ン
ポ
ン
プ
Ａ

電
動
機
駆
動
原
子
炉

給
水
ポ
ン
プ
Ａ

A-1

　
　
　

排
風
機
Ａ

Ｈ
Ｎ
Ｃ
Ｗ
冷
凍
機
Ａ

予　

備

480V P/C 7A-1

AI

480V P/C 7A-2

循
環
水
ポ
ン
プ
Ａ

復
水
器
真
空
ポ
ン
プ

Ｈ
Ｎ
Ｃ
Ｗ
冷
凍
機
Ｃ

低
圧
ヒ
ー
タ
ド
レ
ン
ポ
ン
プ
Ａ

原
子
炉
冷
却
材
再
循
環
ポ
ン
プ

Ｍ
Ｇ
セ
ッ
ト
Ａ

VI
高
圧
復
水
ポ
ン
プ
Ｃ

高
圧
ヒ
ー
タ
ド
レ
ン
ポ
ン
プ
Ｃ

R/A
・
T/A

　
　
　

排
風
機
Ｃ

タ
ー
ビ
ン
補
機
冷
却

海
水
ポ
ン
プ
Ａ

タ
ー
ビ
ン
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ
Ａ

6.9kV M/C 7A-26.9kV M/C 7A-1

VI

AI

480V P/C 7B-1

循
環
水
ポ
ン
プ
Ｂ

Ｈ
Ｎ
Ｃ
Ｗ
冷
凍
機
Ｂ

低
圧
ヒ
ー
タ
ド
レ
ン
ポ
ン
プ
Ｂ

R/A
・
T/A

　
　
　

排
風
機
Ｂ

原
子
炉
冷
却
材
再
循
環
ポ
ン
プ

可
変
周
波
数
電
源
装
置
入
力
変
圧
器

B-1

電
動
機
駆
動
原
子
炉

給
水
ポ
ン
プ
Ｂ

タ
ー
ビ
ン
補
機
冷
却

海
水
ポ
ン
プ
Ｂ

SY

7.2kV
3000A
63kA

51 WH AI

低
圧
復
水
ポ
ン
プ
Ｂ

タ
ー
ビ
ン
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ
Ｂ

51 WH AI

VI

AI

480V P/C 7B-2

7.2kV
3000A
63kA

51WHAI

循
環
水
ポ
ン
プ
Ｃ

Ｈ
Ｎ
Ｃ
Ｗ
冷
凍
機
Ｄ

低
圧
復
水
ポ
ン
プ
Ｃ

原
子
炉
冷
却
材
再
循
環
ポ
ン
プ

Ｍ
Ｇ
セ
ッ
ト
Ｂ

高
圧
復
水
ポ
ン
プ
Ｂ

低
圧
ヒ
ー
タ
ド
レ
ン
ポ
ン
プ
Ｃ

R/A
・
T/A

　
　
　

排
風
機
Ｄ

タ
ー
ビ
ン
補
機
冷
却

海
水
ポ
ン
プ
Ｃ

VI
高
圧
ヒ
ー
タ
ド
レ
ン
ポ
ン
プ
Ｂ

タ
ー
ビ
ン
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ
Ｃ

6.9kV M/C 7B-1 6.9kV M/C 7B-2

SYSYSY

高
圧
炉
心
注
水
系
ポ
ン
プ
Ｂ

VI
残
留
熱
除
去
系
ポ
ン
プ
Ｂ

原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ
Ｂ

6.9kV M/C 7D

原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ
Ｅ

AI

480V P/C 7D-2

動力変圧器
7D-2

AI

480V P/C 7E-1

動力変圧器
7E-1

V

51 51

AI AI

SYSYSY

VI
残
留
熱
除
去
系
ポ
ン
プ
Ａ

原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ
Ｄ

6.9kV M/C 7C

制
御
棒
駆
動
水
ポ
ン
プ
Ａ

AI

480V P/C 7C-2

動力変圧器
7C-2

AI

480V P/C 7D-1

動力変圧器
7D-1

87DGA

51DGAA 67DGAW

6250kVA
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

7A

64DGA

51 51

AI AI

51

87DGB

51DGBA 67DGBW

AI

480V P/C 7C-1

動力変圧器
7C-1

51

AI

SYSYSY

高
圧
炉
心
注
水

　

系
ポ
ン
プ
Ｃ

VI
残
留
熱
除
去
系

　
　

ポ
ン
プ
Ｃ

制
御
棒
駆
動
水

　
　

ポ
ン
プ
Ｂ

6.9kV M/C 7E

AI

480V P/C 7E-2

動力変圧器
7E-2

V

51

AI

87DGC

51DGCA 67DGCW原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ
Ａ

低起動変圧器6SA
70000/35000-35000kVA
72.0～66.0～60.0kV(17ﾀｯﾌﾟ)
-6.9-6.9kV

低起動変圧器6SB
70000/35000-35000kVA
72.0～66.0～60.0kV(17ﾀｯﾌﾟ)
-6.9-6.9kV

7.2kV
3000A
63kA

51

V
59DGA

64FDGA

59DGB

6250kVA
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

7B

64DGB

64FDGB

59DGC

6250kVA
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

7C

64DGC

64FDGC

補助ﾎﾞｲﾗｰ
5B変圧器

補助ﾎﾞｲﾗｰ
5A変圧器

（凡例）
Ｍ/Ｃ：メタルクラッド開閉装置
Ｐ/Ｃ：パワーセンタ

２号工事用
変圧器

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置

緊
急
用
電
源
切
替
箱
接
続
装
置

㉒

⑳

⑱ ⑲

①,②,③
④,⑤,⑥
⑦

⑧,⑨,⑩
⑪,⑫

⑬,⑭

⑰

⑯⑮

㉓ ㉔ ㉓ ㉔ ㉓ ㉔

03 04 01 02082 081

083

060 050 040 030 020 010

4号機設備
1,2,3,4,5,6,7号機共用

5号機設備
1,2,3,4,5,6,7号機共用

１号機設備
1,2,3,4,5,6,7号機共用

㉑ ㉒ ㉑ ㉒ ㉑

：断路器

：遮断器

：遮断器

X602W008
スタンプ
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1.4 単線結線図別紙 

 

電気工作物の接地線種類等について 
 
 
 交流全体単線結線図（その１） 

 

電気工作物の種類 接地線の種類 接地線の太さ 接地工事の種類 

⑱ 発電機中性点接地装置 600V ビニル絶縁電線(IV) 250 mm2 Ａ種接地工事 

⑲ 発電機中性点接地装置 600V ビニル絶縁電線(IV) 250 mm2 Ａ種接地工事 

⑳ 主変圧器二次中性点 600V ビニル絶縁電線(IV) 250 mm2 Ａ種接地工事 

㉑ 高起動変圧器一次中性点 

接地装置 

600V ビニル絶縁電線(IV) 250 mm2 Ａ種接地工事 

㉒ 高起動変圧器二次中性点 

   接地装置 

600V ビニル絶縁電線(IV) 250 mm2 Ａ種接地工事 

㉓ 非常用ディーゼル発電機

中性点接地装置 

600V ビニル絶縁電線(IV) 250 mm2 Ａ種接地工事 

㉔ 非常用ディーゼル発電機

中性点接地装置 

600V ビニル絶縁電線(IV) 250 mm2 Ａ種接地工事 
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1.4 単線結線図別紙 

 

負荷リスト（１／２） 

 交流全体単線結線図（その１） 

注：ＭＣＣはモータコントロールセンタの略称 

  

供給元 負荷 

480V P/C7C-1 ・480V MCC-7C-1-1 

・480V MCC-7C-1-2 

・480V MCC-7C-1-3 

・480V MCC-7C-1-4 

・480V MCC-7C-1-5 

・480V MCC-7C-1-6 

・480V MCC-7C-1-7 
480V P/C7D-1 ・480V MCC-7D-1-1 

・480V MCC-7D-1-2 
・480V MCC-7D-1-3 
・480V MCC-7D-1-4 
・480V MCC-7D-1-5 
・480V MCC-7D-1-6 
・480V MCC-7D-1-7 

480V P/C7E-1 ・480V MCC-7E-1-1A 
・480V MCC-7E-1-1B 
・480V MCC-7E-1-2 
・480V MCC-7E-1-3 

① 480V MCC-7C-1-1 ・復水移送ポンプ Ａ 

・計装設備 等 

② 480V MCC-7C-1-2 ・計装設備 等 

 

③ 480V MCC-7C-1-3 ・ほう酸水注入系ポンプ Ａ 

・非常用ガス処理系排風機 Ａ 

・非常用ガス処理系乾燥装置 Ａ 

・計装設備 等 

④ 480V MCC-7C-1-4 ・ＡＭ用直流 125V 予備充電器 

・ＡＭ用直流 125V 充電器 等 

⑤ 480V MCC-7C-1-5 ・交流 120V タービン系計測用主母線盤 等 

 

⑥ 480V MCC-7C-1-6 ・バイタル交流電源装置７Ａ 

・バイタル交流電源装置７Ｄ 

・５号機原子炉建屋内緊急時対策所用６／７号

機電源切替盤 

・直流 125V 充電器７Ｃ・７Ｄ予備 

・直流 125V 充電器７Ｄ 

・直流 125V 充電器７Ａ－２ 等 

⑦ 480V MCC-7C-1-7 ・バイタル交流電源装置７Ａ 

・交流 120V 原子炉系計測用主母線盤 

・交流 120V 中央制御室計測用主母線盤７Ａ 

・直流 125V 充電器７Ａ・７Ａ－２・７Ｂ予備 

・直流 125V 充電器７Ａ 等 
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負荷リスト（２／２） 

 交流全体単線結線図（その１） 

注：ＭＣＣはモータコントロールセンタの略称 

供給元 負荷 

⑧ 480V MCC-7D-1-3 ・ほう酸水注入系ポンプ Ｂ 

・非常用ガス処理系排風機 Ｂ 

・非常用ガス処理系乾燥装置 Ｂ 

・計装設備 等 

⑨ 480V MCC-7D-1-4 ・ＡＭ用直流 125V 予備充電器 等 

 

⑩ 480V MCC-7D-1-5 ・交流 120V タービン系計測用主母線盤 等 

 

⑪ 480V MCC-7D-1-6 ・バイタル交流電源装置７Ｂ 

・交流 120V 原子炉系計測用主母線盤 等 

⑫ 480V MCC-7D-1-7 ・バイタル交流電源装置７Ｂ 

・交流 120V 中央制御室計測用主母線盤７Ｂ 

・直流 125V 充電器７Ｂ 

・直流 125V 充電器７Ａ・７Ａ－２・７Ｂ予備 

・直流 125V 充電器７Ａ－２ 等 

⑬ 480V MCC-7E-1-1A ・バイタル交流電源装置７Ｃ 等 

 

⑭ 480V MCC-7E-1-3 ・バイタル交流電源装置７Ｃ 

・直流 125V 充電器７Ｃ 

・交流 120V 中央制御室計測用主母線盤７Ｃ 

・直流 125V 充電器７Ｃ・７Ｄ予備 等 

⑮ 480V P/C 7C-2 ・480V MCC-7C-2-1 

・原子炉補機冷却海水ポンプ Ａ 

・原子炉補機冷却海水ポンプ Ｄ 等 

⑯ 480V P/C 7D-2 ・480V MCC-7D-2-1 

・原子炉補機冷却海水ポンプ Ｂ 

・原子炉補機冷却海水ポンプ Ｅ 等 

⑰ 480V P/C 7E-2 ・480V MCC-7E-2-1 

・原子炉補機冷却海水ポンプ Ｃ 

・原子炉補機冷却海水ポンプ Ｆ 

・原子炉補機冷却水ポンプ Ｃ 

・原子炉補機冷却水ポンプ Ｆ 等 
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９６２０

工 事 計 画 認 可 申 請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機
名

称
交流全体単線結線図（その2）

東京電力ホールディングス株式会社

第一ガスタービン発電機

６号機＊1 ７号機　

非常用ディーゼル発電機 ６Ａ 非常用ディーゼル発電機 ６Ｂ

緊急用
電源切替箱
断路器

緊急用
電源切替箱
接続装置

ＡＭ用
動力変圧器

緊急用
断路器

号炉間電力融通ケーブル
接続箇所（ボルト・ネジ接続）

動力変圧器
６Ｃ－１

動力変圧器
６Ｄ－１

 ４８０Ｖ P/C ６Ｃ－１ ４８０Ｖ P/C ６Ｄ－１

４８０Ｖ ＭＣＣ＊5 ４８０Ｖ ＡＭ用 ＭＣＣ ４８０Ｖ ＭＣＣ＊6

６.９ｋＶ M/C ６Ｃ ６.９ｋＶ M/C ６Ｄ

ＡＭ用
切替盤

号炉間電力融通ケーブル

ＡＭ用
切替盤

非常用ディーゼル発電機 ７Ｂ

緊急用
電源切替箱
断路器

緊急用
電源切替箱
接続装置

ＡＭ用
動力変圧器

号炉間電力融通ケーブル
接続箇所（ボルト・ネジ接続）

動力変圧器
７Ｃ－１

動力変圧器
７Ｄ－１

 ４８０Ｖ P/C ７Ｃ－１ ４８０Ｖ P/C ７Ｄ－１

４８０Ｖ ＭＣＣ＊2 ４８０Ｖ ＡＭ用 ＭＣＣ＊4

６.９ｋＶ M/C ７Ｃ ６.９ｋＶ M/C ７Ｄ

ＡＭ用
切替盤

ＡＭ用
切替盤

電源車

電源車 電源車

電源車接続箇所（ボルト・ネジ接続）

第1-4-2図

４８０Ｖ ＭＣＣ＊3

注記＊1：６号設備は７号設備との関連を示すために記載する
　　＊2：480V MCC 7C-1-1,480V MCC 7C-1-7をまとめて480V MCCとして記載
　　＊3：480V MCC 7D-1-1,480V MCC 7D-1-2,480V MCC 7D-1-7をまとめて480V MCCとして記載
　　＊4：480V AM用MCC 7B-1A,480V AM用MCC 7B-1B,480V AM用MCC 7B-1Cをまとめて480V AM用MCCとして記載
　　＊5：480V MCC 6C-1-1,480V MCC 6C-1-2,480V MCC 6C-1-7をまとめて480V MCCとして記載
　　＊6：480V MCC 6D-1-1,480V MCC 6D-1-3,480V MCC 6D-1-7をまとめて480V MCCとして記載

①

6,7号機共用

6,7号機共用

6,7号機共用

非常用ディーゼル発電機 ７Ａ

6,7号機共用 6,7号機共用

電源車

6,7号機共用

電源車 電源車

6,7号機共用 6,7号機共用

４８０Ｖ ＡＭ用 ＭＣＣ
７Ｂ－１Ｄ

（凡例）
Ｍ/Ｃ ：メタルクラッド開閉装置
Ｐ/Ｃ ：パワーセンタ
ＭＣＣ：モータコントロールセンタ

：遮断器

：断路器

：配線用遮断器

：接続装置



 

1 

1.4 単線結線図別紙 

 

負荷リスト 

 交流全体単線結線図（その２） 

注：MCC はモータコントロールセンタの略称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

供給元 負荷 

① 480V AM 用 MCC ・復水移送ポンプ B 

・復水移送ポンプ C 

・計装設備 等 
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480V MCC
7C-1-7

直流125V
充電器 7A

直流125V
充電器7A･7A-2･7B予備

V

A

直流125V 
蓄電池 7A

直流125V主母線盤　7A

Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
真
空
ポ
ン
プ

Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
復
水
ポ
ン
プ

Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
電
動
弁

6.9kV 
M/C
7C

D/G
7A
制
御
用
電
源

A

V

A

直流125V原子炉建屋 MCC 7A

直流125V
充電器7A-2

125V同時投入防止用切替盤

直流125V
蓄電池7A-2

A

A

V

AM用直流125V
充電器

AM用直流125V
蓄電池

A

A

V

直
流

125V
分
電
盤

7A-1-1

直
流

125V
分
電
盤

7A-1-2B

直流125V
HPAC MCC

Ｈ
Ｐ
Ａ
Ｃ
電
動
弁

直流125V充電器
7A-2･7B予備 出力分電盤

AM用直流125V
予備充電器

V

A

6.9kV
M/C 7C

6.9kV
M/C 7D

緊急用電源
切替箱接続
装置

緊急用電源
切替箱
断路器

AM用
動力変圧器

480V
AM用MCC

電源車接続箇所(ボルト・ネジ接続）

(その２)へ

＊

注記＊：可搬型直流電源設備

第一ガスタービン
発電機

電源車

電源車

第1-4-3図工事計画認可申請書

直流全体単線結線図（その１）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機

名 

称

9Z05

東京電力ホールディングス株式会社

直
流

125V

分
電
盤

フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト

（凡例）
Ｍ/Ｃ ：メタルクラッド開閉装置
ＭＣＣ：モータコントロールセンタ

＊

＊

480V MCC
7C-1-7

480V MCC
7D-1-7

480V MCC
7C-1-6

480V MCC
7D-1-7

480V MCC
7C-1-4

480V MCC
7D-1-4

480V MCC
7C-1-4

直
流
125V
分
電
盤

7A-2-2

直
流

125V
分
電
盤

7A-1-2A
①② ③ ④

⑤

6,7号機共用

6,7号機共用

：断路器

：配線用遮断器

：接続装置

：電磁接触器



1 

1.4 単線結線図別紙 

 

負荷リスト 

直流全体単線結線図（その１） 

注：MCC はモータコントロールセンタの略称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

供給元 負荷 

① 直流 125V 分電盤 7A-1-1 ・代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能） 

・ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

・ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・ 

トリップ機能） 

・計装設備 等 

② 直流 125V 分電盤 7A-1-2A ・データ伝送装置 等 

③ 直流 125V 分電盤 7A-1-2B ・計装設備 等 

④ 直流 125V 分電盤 7A-2-2 ・ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能） 等 

⑤ 直流 125V HPAC MCC 

 

・ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

・ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・ 

トリップ機能） 

・計装設備 等 
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K7
 蓄

電
池

 第
1
図

 
R0

直流125V
充電器 7C

直流125V
充電器7C・7D予備

直流125V
充電器 7D

直流125V 
蓄電池 7C

直流125V 
蓄電池 7D

D/G
7C
制
御
用
電
源

6.9kV
M/C
7E

直流125V主母線盤　7D直流125V主母線盤　7C

V

A

V

A

A A

A

V

直流125V 
蓄電池 7B

直流125V
充電器 7B

A

A

直流125V主母線盤　7B

V

(その１)より

第1-4-4図工事計画認可申請書

直流全体単線結線図（その２）

柏崎刈羽原子力発電所第7号機

名 

称

9Z05

東京電力ホールディングス株式会社

（凡例）
Ｍ/Ｃ ：メタルクラッド開閉装置
ＭＣＣ：モータコントロールセンタ

480V MCC
7D-1-7

480V MCC
7E-1-3

480V MCC
7E-1-3

480V MCC
7C-1-6

480V MCC
7C-1-6

6.9kV
M/C
7D

D/G
7B
制
御
用
電
源

直
流

125V
分
電
盤

7B-1-1

直
流

125V
分
電
盤

7B-1-2A

直
流

125V
分
電
盤

7B-1-2B

直
流

125V
分
電
盤

7B-3

直
流

125V
分
電
盤

7B-4

直
流

125V
分
電
盤

7B-2-2

直
流

125V
分
電
盤

7B-2-1

直
流

125V
分
電
盤

7C-1-1

直
流

125V
分
電
盤

7C-1-2A

直
流

125V
分
電
盤

7C-1-2B

直
流

125V
分
電
盤

7C-2-2

直
流

125V
分
電
盤

7C-2-1

直
流

125V
分
電
盤

7C-3

直
流

125V
分
電
盤

7D-2-2

直
流

125V
分
電
盤

7D-2-1

直
流

125V
分
電
盤

7D-3

直
流

125V
分
電
盤

7D-1

：配線用遮断器

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧



 

 

1 

1.4 単線結線図別紙 

 

負荷リスト 

直流全体単線結線図（その２） 

注：MCC はモータコントロールセンタの略称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

供給元 負荷 

① 直流 125V 分電盤 7B-1-1 ・代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能） 

 等 

② 直流 125V 分電盤 7B-1-2A ・代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能） 

 等 

③ 直流 125V 分電盤 7B-1-2B ・代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能） 

・計装設備 等 

④ 直流 125V 分電盤 7B-2-2 ・ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

⑤ 直流 125V 分電盤 7B-4 ・ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・ 

トリップ機能） 等 

⑥ 直流 125V 分電盤 7C-1-1 ・代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能） 

 等 

⑦ 直流 125V 分電盤 7C-1-2B ・代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能） 

・計装設備 等 

⑧ 直流 125V 分電盤 7C-3 ・ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・ 

トリップ機能） 等 
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第1-4-5図工事計画認可申請

計測制御単線結線図

柏崎刈羽原子力発電所第7号機

名 

称

9Z05

東京電力ホールディングス株式会社

交
流　

 

原
子
炉
系
計
測
用
主
母
線
盤

120V

交
流 　

原
子
炉
建
屋

120V

計
測
用
分
電
盤
１

交
流　

 

中
央
制
御
室

120V

計
測
用
分
電
盤

7A-1

120V

7A-2

交
流　

 

中
央
制
御
室
計
測
用
主
母
線
盤

7B-1 7B-2 7C-1 7C-2

交
流　

 

タ
ー
ビ
ン
系
計
測
用
主
母
線
盤

交
流　

 

タ
ー
ビ
ン
建
屋

120V

直流125V主母線盤7A
480V MCC

7Ｃ-1-7

THY
SW

バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
装
置 

静止形
交流変換器

Ａ
Ｖ

Ｆ

Ａ

Ｖ

Ｖ Ｖ

7A

Ａ

THY
SW

THY
SW

直流125V主母線盤7D

THY
SW

静止形
交流変換器

Ａ
Ｖ

Ｆ

Ａ

Ｖ

Ｖ Ｖ

7D
Ａ

THY
SW

THY
SW

直流125V主母線盤7C

THY
SW

静止形
交流変換器

Ａ
Ｖ

Ｆ

Ａ

Ｖ

Ｖ Ｖ

7C
Ａ

THY
SW

THY
SW

直流125V主母線盤7B

THY
SW

静止形
交流変換器

Ａ
Ｖ

Ｆ

Ａ

Ｖ

Ｖ Ｖ

7B
Ａ

THY
SW

THY
SW

120V

交
流　

 

中
央
制
御
室
計
測
用
主
母
線
盤
7B

120V

交
流　

 

中
央
制
御
室
計
測
用
主
母
線
盤
7C

120V

7A

120V

バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
装
置 

バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
装
置 

バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
装
置 

交
流　

 

中
央
制
御
室

計
測
用
分
電
盤

計
測
用
分
電
盤

交
流　

 

中
央
制
御
室

120V

計
測
用
分
電
盤

120V

交
流　

 
中
央
制
御
室

計
測
用
分
電
盤

交
流　

 

中
央
制
御
室

120V

計
測
用
分
電
盤

120V

交
流　

 

中
央
制
御
室

計
測
用
分
電
盤

計測制御用電源

バイタル交流電源

（凡例）
ＭＣＣ：モータコントロールセンタ

交
流　

 

バ
イ
タ
ル
分
電
盤

120V

交
流　

 

バ
イ
タ
ル
分
電
盤

120V

交
流　

 

バ
イ
タ
ル
分
電
盤

120V

交
流　

 

バ
イ
タ
ル
分
電
盤

120V

交
流　

 

バ
イ
タ
ル
分
電
盤

120V

交
流　

 

バ
イ
タ
ル
分
電
盤

120V

交
流　

 

バ
イ
タ
ル
分
電
盤

120V

交
流　

 

バ
イ
タ
ル
分
電
盤

120V

7A-1 7A-2 7B-1 7B-2 7C-1 7C-2 7D-1 7D-2

480V MCC
7Ｃ-1-6

480V MCC
7D-1-7

480V MCC
7D-1-6

480V MCC
7E-1-3

480V MCC
7E-1-1A

480V MCC
7Ｃ-1-6

480V MCC
7C-1-7

480V MCC
7Ｃ-1-7

480V MCC
7D-1-6

480V MCC
7Ｃ-1-7

480V MCC
7Ｄ-1-7

480V MCC
7E-1-3

480V MCC
7C-1-5

480V MCC
7D-1-5

交
流 　

原
子
炉
建
屋

計
測
用
分
電
盤
４

120V

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

⑨ ⑩

：配線用遮断器

：電磁接触器



1 

 

1.4 単線結線図別紙 

 

負荷リスト 

 計測制御単線結線図 

 

供給元 負荷 

① 交流 120V バイタル分電盤 7A-1 ・計装設備 等 

② 交流 120V バイタル分電盤 7A-2 ・ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・ 

トリップ機能） 等 

③ 交流 120V バイタル分電盤 7B-1 ・計装設備 等 

④ 交流 120V バイタル分電盤 7B-2 ・ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

・ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・ 

トリップ機能） 等 

⑤ 交流 120V バイタル分電盤 7C-1 ・計装設備 等 

⑥ 交流 120V バイタル分電盤 7C-2 ・ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

・ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・ 

トリップ機能） 等 

⑦ 交流 120V バイタル分電盤 7D-1 ・計装設備 等 

⑧ 交流 120V バイタル分電盤 7D-2 ・ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

・ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・ 

トリップ機能） 等 

⑨ 交流 120V 中央制御室計測用分電盤 7A-1 ・計装設備 等 

⑩ 交流 120V 中央制御室計測用分電盤 7B-1 ・計装設備 等 
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電源車(6,7号機共用)

代替原子炉

補機冷却水

ポンプ(6,7

号機共用)

代替原子炉

補機冷却水

ポンプ(6,7

号機共用)

制御電源 代替原子炉

補機冷却水

ポンプ(6,7

号機共用)

制御電源

熱交換器ユニット

（P27-D2000,P27-D3000,P27-D4000）

熱交換器ユニット

(P27-D1000,P27-D5000)

工事計画認可申請 第1-4-6図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0220

電源車単線結線図

電源車(6,7号機共用)

(凡例)

：配線用遮断器

：断路器



工事計画認可申請 第1-4-7図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0811

直流125V分電盤7A-1-1

逃がし安全弁用可搬型蓄電池単線結線図

(凡例)

：配線用遮断器

逃がし安全弁用可搬型蓄電池

主蒸気逃がし安全弁

逃がし安全弁用可搬型蓄電池取付箇所

安全系多重伝送現場盤DIV-Ⅰ



5号機原子炉建屋内

緊急時対策所用

可搬型電源設備（予備）

（6,7号機共用）

5号機原子炉建屋内

緊急時対策所用

可搬型電源設備（予備）

（6,7号機共用）

5号機原子炉建屋内

緊急時対策所用

可搬型電源設備

（6,7号機共用）

5号機原子炉建屋内

緊急時対策所用

可搬型電源設備

（6,7号機共用）

6号機から

5号機原子炉建屋内緊

急時対策所用6/7号機

電源切替盤

（6,7号機共用）

5号機原子炉建屋内

緊急時対策所用

受電盤

（6,7号機共用）

5号機原子炉建屋内

緊急時対策所用

主母線盤

（6,7号機共用）

220V

2

5555

110V110V110V

31

7号機 480V MCC 7C-1-6から

6

7

,
6

7

,
6

7

,

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0311

（凡例）

MCC：モータコントロールセンタ

：配線用遮断器

5号機原子炉建屋内緊急時対策所

単線結線図

第1-4-8図



：モニタリングポスト

【凡例】

MP分電盤

MP-６

伝送装置

MP-５

伝送装置

MP-４

伝送装置

モニタリングポスト用発電機

ＣＶＣＦＣＶＣＦ ＣＶＣＦ

MP分電盤

5号機常用電源設備から

MP-９

伝送装置

MP-８

伝送装置

MP-７

伝送装置

モニタリングポスト用発電機

ＣＶＣＦＣＶＣＦ ＣＶＣＦ

気象観測

設備

伝送装置

ＣＶＣＦ

MP分電盤

MP-3

伝送装置

MP-2

伝送装置

MP-1

伝送装置

ＣＶＣＦＣＶＣＦ ＣＶＣＦ

モニタリングポスト用発電機

5号機常用電源設備から

空調機等

ダスト

サンプラ

空調機等 空調機等 空調機等 空調機等

空調機等

ダスト

サンプラ

空調機等 空調機等

空調機等

空調機等

ダスト

サンプラ

5号機常用電源設備から

5号機常用電源設備から 5号機常用電源設備から5号機常用電源設備から

MP

工事計画認可申請 第1-4-9図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0206

モニタリングポスト用発電機

単線結線図

：配線用遮断器

：切替盤

※6,7号機共用
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1.5 環境測定装置の構造図及び取付箇所を明示した図面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PN

可搬型気象観測装置保管場所

可搬型気象観測装置取付箇所

気象観測設備設置エリア

荒浜側高台保管場所

(屋外T.M.S.L. 37000）
大湊側高台保管場所

(屋外T.M.S.L. 35000）

保管場所

　①荒浜側高台保管場所（屋外T.M.S.L. 37000）（1台）

　②大湊側高台保管場所（屋外T.M.S.L. 35000）（1台）

取付箇所

　①気象観測設備設置エリア

名

称

環境測定装置の取付箇所を明示した図面

（その1）

東京電力ホールディングス株式会社

第1-5-1-1図工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

0409

注：寸法はmmを示す。

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
90



PN

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

注：寸法はmmを示す。

第1-5-1-2図

0728

環境測定装置の取付箇所を明示した図面

（その2）

取水槽水位計

(P41-LT-007A)

(P41-FIC-008A-1)

（タービン建屋T.M.S.L.4900）

津波監視カメラ

(U51-ITV-No.STACK1)

（屋外T.M.S.L.76660）

津波監視カメラ

(U51-ITV-No.STACK2)

（屋外T.M.S.L.76660）



感雨雪器

雨量計

日射計

放射収支計

ポリタンク(20Ｌ）

三脚

風向風速計

（架台半径）1542

（
架
台
高
さ
（
検
出
器
除
く
）
）
1
9
0
0

名

称

環境測定装置の構造図

可搬型気象観測装置

東京電力ホールディングス株式会社

第1-5-2-1図工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

8911

注：寸法はmmを示す。



A部詳細

B

制御

ユニット

中央制御室

表示

（監視モニタ）

主排気筒

津波監視カメラ

B～B部

主排気筒

A

B

工事計画認可申請 第1-5-2-2図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

9604

環境測定装置の構造図

津波監視カメラ



環境測定装置の構造図

取水槽水位計

補機取水槽

バブラー管

A

B

差圧伝送器

A部詳細

エアパージセット

B部詳細

計装用圧縮空気系より

工事計画認可申請 第1-5-2-3図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

9604

中央制御室

指示



放射収支計

日射計

雨雪量計

名

称

環境測定装置の構造図

気象観測設備（その1）

東京電力ホールディングス株式会社

第1-5-2-4図工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

0409



温度計

風向風速計

ドップラーソーダ

名

称

環境測定装置の構造図

気象観測設備（その2）

東京電力ホールディングス株式会社

第1-5-2-5図工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

0409
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1.6 通信連絡設備の取付箇所を明示した図面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



工事計画認可申請 第1-6-1図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

8801

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面

（その1）



工事計画認可申請 第1-6-2図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0720

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面

（その2）



工事計画認可申請 第1-6-3図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0720

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面

（その3）



工事計画認可申請 第1-6-4図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0720

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面

（その4）



工事計画認可申請 第1-6-5図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0720

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面

（その5）



工事計画認可申請 第1-6-6図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

8801

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面

（その6）



工事計画認可申請 第1-6-7図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

8801

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面

（その7）



工事計画認可申請 第1-6-8図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0720

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面

（その8）



工事計画認可申請 第1-6-9図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

8801

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面

（その9）



工事計画認可申請 第1-6-10図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0720

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面

（その10）



工事計画認可申請 第1-6-11図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

8801

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面

（その11）



工事計画認可申請 第1-6-12図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0720

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面

（その12）



工事計画認可申請 第1-6-13図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

8801

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面

（その13）



工事計画認可申請 第1-6-14図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

8801

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面

（その14）



工事計画認可申請 第1-6-15図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

8801

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面

（その15）



工事計画認可申請 第1-6-16図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

8801

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面

（その16）



工事計画認可申請 第1-6-17図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

8801

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面

（その17）



工事計画認可申請 第1-6-18図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

8801

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面

（その18）



工事計画認可申請 第1-6-19図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0701

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面

（その19）



工事計画認可申請 第1-6-20図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

8801

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面

（その20）



工事計画認可申請 第1-6-21図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

8801

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面

（その21）



工事計画認可申請 第1-6-22図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

8801

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面

（その22）



工事計画認可申請 第1-6-23図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

8801

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面

（その23）



工事計画認可申請 第1-6-24図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0720

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面

（その24）



工事計画認可申請 第1-6-25図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0701

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面

（その25）



工事計画認可申請 第1-6-26図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0701

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面

（その26）



工事計画認可申請 第1-6-27図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

8801

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面

（その27）



工事計画認可申請 第1-6-28図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0720

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面

（その28）



工事計画認可申請 第1-6-29図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0701

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面

（その29）



工事計画認可申請 第1-6-30図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0701

通信連絡設備の取付箇所を明示した図面

（その30）
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1.7  安全避難通路を明示した図面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20〇〇年〇月 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

 

 

 

 

本資料のうち，枠囲みの内容

は，機密事項に属しますので

公開できません。 

柏崎刈羽原子力発電所第７号機 工事計画審査資料 

資料番号 ○○－○○－〇〇 

提出年月日 ○○○〇年〇月〇日 



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

7号機原子炉建屋　T.M.S.L.－8200

7号機原子炉建屋　T.M.S.L.－5100

第1-7-1図

安全避難通路を明示した図面

（その1）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

9Z10

注：寸法はmmを示す。



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

7号機原子炉建屋　T.M.S.L.－1700

7号機原子炉建屋　T.M.S.L.1500

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-7-2図

安全避難通路を明示した図面

（その2）

注：寸法はmmを示す。

9Z10



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

7号機原子炉建屋　T.M.S.L.4800 7号機原子炉建屋　T.M.S.L.8500

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-7-3図

安全避難通路を明示した図面

（その3）

注：寸法はmmを示す。

9Z10



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

7号機原子炉建屋　T.M.S.L.12300

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-7-4図

安全避難通路を明示した図面

（その4）

注：寸法はmmを示す。

0407



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

7号機原子炉建屋　T.M.S.L.18100

7号機原子炉建屋　T.M.S.L.20800

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-7-5図

安全避難通路を明示した図面

（その5）

注：寸法はmmを示す。

0409



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

7号機原子炉建屋　T.M.S.L.23500

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-7-6図

安全避難通路を明示した図面

（その6）

注：寸法はmmを示す。

9Z10



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

7号機原子炉建屋　T.M.S.L.27200

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-7-7図

安全避難通路を明示した図面

（その7）

注：寸法はmmを示す。

0123



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

7号機原子炉建屋　T.M.S.L.38200 7号機原子炉建屋　T.M.S.L.34300 7号機原子炉建屋　T.M.S.L.31700 7号機原子炉建屋　T.M.S.L.38200

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-7-8図

安全避難通路を明示した図面

（その8）

注：寸法はmmを示す。

9Z10



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

7号機タービン建屋　T.M.S.L.－5100

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-7-9図

安全避難通路を明示した図面

（その9）

注：寸法はmmを示す。

9Z10



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

7号機タービン建屋　T.M.S.L.－1100

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-7-10図

安全避難通路を明示した図面

（その10）

注：寸法はmmを示す。

9Z10



7号機タービン建屋　T.M.S.L.4900

：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-7-11図

安全避難通路を明示した図面

（その11）

注：寸法はmmを示す。

9Z10



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

7号機タービン建屋　T.M.S.L.12300

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-7-12図

安全避難通路を明示した図面

（その12）

注：寸法はmmを示す。

9Z10



：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

7号機タービン建屋　T.M.S.L.17000

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-7-13図

安全避難通路を明示した図面

（その13）

注：寸法はmmを示す。

9Z10



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

7号機タービン建屋　T.M.S.L.20400

7号機タービン建屋　T.M.S.L.26200

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-7-14図

安全避難通路を明示した図面

（その14）

注：寸法はmmを示す。

9Z10



7号機タービン建屋　T.M.S.L.30900

：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-7-15図

安全避難通路を明示した図面

（その15）

注：寸法はmmを示す。

9Z10



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

7号機タービン建屋　T.M.S.L.38600

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-7-16図

安全避難通路を明示した図面

（その16）

注：寸法はmmを示す。

9Z10



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

6,7号機コントロール建屋　T.M.S.L.10006,7号機コントロール建屋　T.M.S.L.－2700

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-7-17図

安全避難通路を明示した図面

（その17）

注：寸法はmmを示す。

9Z10



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

6,7号機コントロール建屋　T.M.S.L.90506,7号機コントロール建屋　T.M.S.L.6500

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-7-18図

安全避難通路を明示した図面

（その18）

注：寸法はmmを示す。

9Z10



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

：非常灯（白熱灯）

：非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

6,7号機コントロール建屋　T.M.S.L.173006,7号機コントロール建屋　T.M.S.L.12300

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-7-19図

安全避難通路を明示した図面

（その19）

注：寸法はmmを示す。

0409



：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

6,7号機コントロール建屋　T.M.S.L.24100

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-7-20図

安全避難通路を明示した図面

（その20）

注：寸法はmmを示す。

9Z10



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

6,7号機廃棄物処理建屋　T.M.S.L.－11006,7号機廃棄物処理建屋　T.M.S.L.－6100

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-7-21図

安全避難通路を明示した図面

（その21）

注：寸法はmmを示す。

0416



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

6,7号機廃棄物処理建屋　T.M.S.L.123006,7号機廃棄物処理建屋　T.M.S.L.6500

6,7号機廃棄物処理建屋　T.M.S.L.15300

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-7-22図

安全避難通路を明示した図面

（その22）

注：寸法はmmを示す。

9Z10



6,7号機廃棄物処理建屋　T.M.S.L.20400 6,7号機廃棄物処理建屋　T.M.S.L.30900

6,7号機廃棄物処理建屋　T.M.S.L.42175

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-7-23図

安全避難通路を明示した図面

（その23）

6,7号機廃棄物処理建屋　T.M.S.L.38300

：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

注：寸法はmmを示す。

9Z10



柱 柱

：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

：非常灯（白熱灯）

：非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

6,7号機サービス建屋　T.M.S.L.123006,7号機サービス建屋　T.M.S.L.6500

6,7号機サービス建屋　T.M.S.L.4300

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-7-24図

安全避難通路を明示した図面

（その24）

注：寸法はmmを示す。

0409



柱
柱柱

：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

：非常灯（白熱灯）

【凡例】避難用照明

6,7号機サービス建屋　T.M.S.L.17300 6,7号機サービス建屋　T.M.S.L.21850

6,7号機サービス建屋　T.M.S.L.26000

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-7-25図

安全避難通路を明示した図面

（その25）

注：寸法はmmを示す。

0327



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

：非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

5号機原子炉建屋　T.M.S.L.12300 工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-7-26図

安全避難通路を明示した図面

（その26）

注：寸法はmmを示す。

0511



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

5号機原子炉建屋　T.M.S.L.16300 工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-7-27図

安全避難通路を明示した図面

（その27）

注：寸法はmmを示す。

9Z10



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

：非常灯（白熱灯）

：非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

5号機原子炉建屋　T.M.S.L.20300 工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-7-28図

安全避難通路を明示した図面

（その28）

注：寸法はmmを示す。

0612



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

：非常灯（白熱灯）

：非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

5号機原子炉建屋　T.M.S.L.27800 工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-7-29図

安全避難通路を明示した図面

（その29）

注：寸法はmmを示す。

0612



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：非常灯（白熱灯）

【凡例】避難用照明

5号機サービス建屋　T.M.S.L.12300 5号機サービス建屋　T.M.S.L.20850

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-7-30図

安全避難通路を明示した図面

（その30）

注：寸法はmmを示す。

9Z10



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

大湊側洗濯設備建屋　T.M.S.L.12300 大湊側洗濯設備建屋　T.M.S.L.16600

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-7-31図

安全避難通路を明示した図面

（その31）

注：寸法はmmを示す。

9Z10



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

：非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

大湊側洗濯設備建屋　T.M.S.L.20850

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-7-32図

安全避難通路を明示した図面

（その32）

注：寸法はmmを示す。

9Z10
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1.8  非常用照明の取付箇所を明示した図面 
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★

★
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★
★

★

★

★

★

★

残留熱除去系

　　ポンプ室

原子炉隔離時冷却系

ポンプ・タービン室

高圧炉心注水系

(C)ポンプ室

残留熱除去系

　　ポンプ室

制御棒駆動水系

(A)，(B)ポンプ室

高圧炉心

注水系

(B)ポンプ室

残留熱除去系

　　ポンプ室

★

:非常用照明（蛍光灯）

:蓄電池内蔵型照明

：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

【凡例】作業用照明

7号機原子炉建屋　T.M.S.L.－8200

7号機原子炉建屋　T.M.S.L.－5100

第1-8-1図

非常用照明の取付箇所を明示した図面

（その1）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

9Z10

注：寸法はmmを示す。
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線



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

7号機原子炉建屋　T.M.S.L.－1700

7号機原子炉建屋　T.M.S.L.1500

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

9Z10

第1-8-2図

非常用照明の取付箇所を明示した図面

（その2）

注：寸法はmmを示す。



★

:非常用照明（蛍光灯）

:直流非常灯

:蓄電池内蔵型照明

：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

【凡例】作業用照明

7号機原子炉建屋　T.M.S.L.4800 7号機原子炉建屋　T.M.S.L.8500

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0304

第1-8-3図

非常用照明の取付箇所を明示した図面

（その3）

注：寸法はmmを示す。



Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

非常用ディーゼル

発電機 室

弁室(A)

弁室(C)

非常用ディーゼル

発電機 室

非常用ディーゼル

発電機 室

弁室(B)

★

可燃性ガス濃度制御系室

★

:非常用照明（蛍光灯）

:非常用照明（水銀灯）

:直流非常灯

:蓄電池内蔵型照明

Ｈ

：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

【凡例】作業用照明

7号機原子炉建屋　T.M.S.L.12300

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0407

第1-8-4図

非常用照明の取付箇所を明示した図面

（その4）

注：寸法はmmを示す。

t0753822
四角形

t0753822
四角形



燃料プール冷却

浄化系弁室

:非常用照明（蛍光灯）

：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

【凡例】作業用照明

7号機原子炉建屋　T.M.S.L.18100

7号機原子炉建屋　T.M.S.L.20800

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0409

第1-8-5図

非常用照明の取付箇所を明示した図面

（その5）

注：寸法はmmを示す。



★

★

非常用ガス処理系

排風機(A)，(B)室

★

:非常用照明（蛍光灯）

:蓄電池内蔵型照明

：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

【凡例】作業用照明

7号機原子炉建屋　T.M.S.L.23500

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

9Z10

第1-8-6図

非常用照明の取付箇所を明示した図面

（その6）

注：寸法はmmを示す。



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

7号機原子炉建屋　T.M.S.L.27200

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0123

第1-8-7図

非常用照明の取付箇所を明示した図面

（その7）

注：寸法はmmを示す。



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

7号機原子炉建屋　T.M.S.L.38200 7号機原子炉建屋　T.M.S.L.34300 7号機原子炉建屋　T.M.S.L.31700 7号機原子炉建屋　T.M.S.L.38200

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

9Z10

第1-8-8図

非常用照明の取付箇所を明示した図面

（その8）

注：寸法はmmを示す。



★

★

原子炉補機冷却水系 ポンプ室

★

:非常用照明（蛍光灯）

:蓄電池内蔵型照明

：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

【凡例】作業用照明

7号機タービン建屋　T.M.S.L.－5100

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

9Z10

第1-8-9図

非常用照明の取付箇所を明示した図面

（その9）

注：寸法はmmを示す。

t0753822
線



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

7号機タービン建屋　T.M.S.L.－1100

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

9Z10

第1-8-10図

非常用照明の取付箇所を明示した図面

（その10）

注：寸法はmmを示す。



★

★

★

★

★

★

原子炉補機冷却水系 ポンプ室

原子炉補機冷却海水系 ポンプ室原子炉補機冷却水系 ポンプ室

★

:非常用照明（蛍光灯）

:蓄電池内蔵型照明

【凡例】作業用照明

：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

7号機タービン建屋　T.M.S.L.4900

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0424

第1-8-11図

非常用照明の取付箇所を明示した図面

（その11）

注：寸法はmmを示す。

★

t0753822
四角形

t0753822
四角形



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

7号機タービン建屋　T.M.S.L.12300

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

9Z10

第1-8-12図

非常用照明の取付箇所を明示した図面

（その12）

注：寸法はmmを示す。



：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

7号機タービン建屋　T.M.S.L.17000

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

9Z10

第1-8-13図

非常用照明の取付箇所を明示した図面

（その13）

注：寸法はmmを示す。



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

7号機タービン建屋　T.M.S.L.20400

7号機タービン建屋　T.M.S.L.26200

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

9Z10

第1-8-14図

非常用照明の取付箇所を明示した図面

（その14）

注：寸法はmmを示す。



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

7号機タービン建屋　T.M.S.L.30900

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

9Z10

第1-8-15図

非常用照明の取付箇所を明示した図面

（その15）

注：寸法はmmを示す。



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

7号機タービン建屋　T.M.S.L.38600

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

9Z10

第1-8-16図

非常用照明の取付箇所を明示した図面

（その16）

注：寸法はmmを示す。



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

6,7号機コントロール建屋　T.M.S.L.10006,7号機コントロール建屋　T.M.S.L.－2700

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-8-17図

非常用照明の取付箇所を明示した図面面

（その17）

注：寸法はmmを示す。

9Z10



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

6,7号機コントロール建屋　T.M.S.L.90506,7号機コントロール建屋　T.M.S.L.6500

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-8-18図

非常用照明の取付箇所を明示した図面

（その18）

★

:非常用照明（蛍光灯）

:直流非常灯

:蓄電池内蔵型照明

【凡例】作業用照明

注：寸法はmmを示す。

0304



★

★

★

★

★

★

中央制御室

計測制御用電源盤

（Ⅱ）室空調機室

中央制御室

再循環装置室

区分Ⅱ，Ⅳ

ケーブル処理室

区分Ⅰ，Ⅲ

ケーブル処理室

★

:非常用照明（蛍光灯）

:直流非常灯

:蓄電池内蔵型照明

:可搬型蓄電池内蔵型照明

：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

：非常灯（白熱灯）

：非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明 【凡例】作業用照明

★

★

★★

6号機系統

可搬型照明配備場所

乾電池内蔵型照明

（ヘッドライト）

6,7号機コントロール建屋　T.M.S.L.173006,7号機コントロール建屋　T.M.S.L.12300

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-8-19図

非常用照明の取付箇所を明示した図面

（その19）

注：寸法はmmを示す。

0710

可搬型照明保管場所

乾電池内蔵型照明

（ランタンタイプ）

★



：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

6,7号機コントロール建屋　T.M.S.L.24100

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-8-20図

非常用照明の取付箇所を明示した図面

（その20）

注：寸法はmmを示す。

9Z10



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

6,7号機廃棄物処理建屋　T.M.S.L.－11006,7号機廃棄物処理建屋　T.M.S.L.－6100

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-8-21図

非常用照明の取付箇所を明示した図面

（その21）

注：寸法はmmを示す。

0409



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

6,7号機廃棄物処理建屋　T.M.S.L.123006,7号機廃棄物処理建屋　T.M.S.L.6500

6,7号機廃棄物処理建屋　T.M.S.L.15300

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-8-22図

非常用照明の取付箇所を明示した図面

（その22）

注：寸法はmmを示す。

9Z10



6,7号機廃棄物処理建屋　T.M.S.L.20400 6,7号機廃棄物処理建屋　T.M.S.L.30900

6,7号機廃棄物処理建屋　T.M.S.L.42175

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-8-23図

非常用照明の取付箇所を明示した図面

（その23）

6,7号機廃棄物処理建屋　T.M.S.L.38300

：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

注：寸法はmmを示す。

9Z10



柱 柱

：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

：非常灯（白熱灯）

：非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

6,7号機サービス建屋　T.M.S.L.123006,7号機サービス建屋　T.M.S.L.6500

6,7号機サービス建屋　T.M.S.L.4300

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-8-24図

非常用照明の取付箇所を明示した図面

（その24）

注：寸法はmmを示す。

0409



柱
柱柱

：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

：非常灯（白熱灯）

【凡例】避難用照明

6,7号機サービス建屋　T.M.S.L.17300 6,7号機サービス建屋　T.M.S.L.21850

6,7号機サービス建屋　T.M.S.L.26000

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-8-25図

非常用照明の取付箇所を明示した図面

（その25）

注：寸法はmmを示す。

0327



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

：非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

5号機原子炉建屋　T.M.S.L.12300 工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-8-26図

非常用照明の取付箇所を明示した図面

（その26）

注：寸法はmmを示す。

0511



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

5号機原子炉建屋　T.M.S.L.16300 工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-8-27図

非常用照明の取付箇所を明示した図面

（その27）

注：寸法はmmを示す。

9Z10



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

：非常灯（白熱灯）

：非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

5号機原子炉建屋　T.M.S.L.20300 工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-8-28図

非常用照明の取付箇所を明示した図面

（その28）

注：寸法はmmを示す。

0612



5号機原子炉建屋内

緊急時対策所（対策本部・高気密室）

5号機原子炉建屋内

緊急時対策所（待機場所）

：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

：非常灯（白熱灯）

：非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

5号機原子炉建屋　T.M.S.L.27800 工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-8-29図

非常用照明の取付箇所を明示した図面

（その29）

注：寸法はmmを示す。

0612

可搬型照明保管場所

乾電池内蔵型照明

（ランタンタイプ）



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：非常灯（白熱灯）

【凡例】避難用照明

5号機サービス建屋　T.M.S.L.12300 5号機サービス建屋　T.M.S.L.20850

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-8-30図

非常用照明の取付箇所を明示した図面

（その30）

注：寸法はmmを示す。

9Z10



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第1-8-31図

非常用照明の取付箇所を明示した図面

（その31）

大湊側洗濯設備建屋　T.M.S.L.12300 大湊側洗濯設備建屋　T.M.S.L.16600

注：寸法はmmを示す。

9Z10



：避難口誘導灯

：通路誘導灯（廊下・通路）

：通路誘導灯（階段）／非常灯（蛍光灯）

：非常灯（蛍光灯）

【凡例】避難用照明

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

9Z10

第1-8-32図

非常用照明の取付箇所を明示した図面

（その32）

大湊側洗濯設備建屋　T.M.S.L.20850

注：寸法はmmを示す。



非常用照明の取付箇所を明示した図面

（その33）

工事計画認可申請 第1-8-33図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0123

5号機サービス建屋
＊

大湊高台宿直棟
＊

可搬型照明配備場所

注記＊：乾電池内蔵型照明（ヘッドライト）
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3. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 
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3.1 使用済燃料貯蔵設備 





原子炉建屋

工事計画認可申請 第3-1-2-1図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

8Y19

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち

使用済燃料貯蔵設備の使用済燃料貯蔵槽の

温度，水位及び漏えいを監視する装置の検

出器の取付箇所を明示した図面（その1）

使用済燃料貯蔵プールライナ漏えい検出

（G41-LS-043）

注：寸法はmmを示す。
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工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0714

燃料プール冷却浄化系ポンプ入口温度

(G41-TE-004)

第3-1-2-2図

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち

使用済燃料貯蔵設備の使用済燃料貯蔵槽の

温度，水位及び漏えいを監視する装置の検

出器の取付箇所を明示した図面（その2）

注：寸法はmmを示す。
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工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA広域）

(G41-L/TE101，G41-L/TE102， G41-L/TE104，

G41-L/TE106， G41-L/TE108， G41-L/TE110，

G41-L/TE111， G41-L/TE112， G41-L/TE113，

G41-L/TE114， G41-L/TE115， G41-L/TE116，

G41-L/TE118， G41-L/TE119， G41-TE120)

使用済燃料貯蔵プール温度

(G41-TE-002)

使用済燃料貯蔵プール水位

(G41-LS-001) 使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA）

（G41-TE-102-1，G41-TE-102-2，

G41-TE-102-3，G41-TE-102-4，

G41-TE-102-5，G41-TE-102-6，

G41-TE-102-7，G41-TE-102-8，

G41-TE-103）

第3-1-2-3図

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち

使用済燃料貯蔵設備の使用済燃料貯蔵槽の

温度，水位及び漏えいを監視する装置の検

出器の取付箇所を明示した図面（その3）

0714

注：寸法はmmを示す。



 

 

K7
 ①

 Ⅴ
-5
 R
1 

 

3.2 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 
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3.2.1 燃料プール冷却浄化系 
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第 3-2-1-2-1～5 図 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール冷却浄化系）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙 1 

工事計画抜粋 

変  更  前 変  更  後 

NO.＊12 
名    称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用

温 度 

（℃） 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名    称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

（℃） 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

燃

料

プ

ー

ル

冷

却

浄

化

系

 

＊1 

スキマサージタンク 

～ 

燃料プール冷却浄化系及び 

残留熱除去系分岐部 

（1,2,5,7 号機共用） 

 

― 

燃

料

プ

ー

ル

冷

却

浄

化

系

 

スキマサージタンク 

～ 

燃料プール冷却浄化系及び 

残留熱除去系分岐部 

（設計基準対象施設としてのみ

1,2,5,7 号機共用） 

静水頭 77＊2 318.5＊3，＊4，＊5 10.3＊3，＊4，＊5 SUS304TP＊3，＊5 1 

静水頭 66 318.5＊4 10.3＊4 SUS304TP 変更なし 
変更なし 

77＊2 
変更なし 2 

― 静水頭 77＊2 

＊3，＊4 

 318.5 

/318.5 

/318.5 
 

＊3，＊4 

 10.3 

/10.3 

/10.3 
 

SUS304TP＊3 3 

＊3，＊4 

 318.5 

    / ―  

/318.5 

 

＊3，＊4 

 10.3 

    / ― 

/10.3 

 

SUS304TP＊3 4 

＊1 

燃料プール冷却浄化系及び 

残留熱除去系分岐部 

～ 

燃料プール冷却浄化系ポンプ

（1,2,5,7 号機共用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁へ続く） 

静水頭 66 318.5＊4 10.3＊4 SUS304TP 
燃料プール冷却浄化系及び 

残留熱除去系分岐部 

～ 

燃料プール冷却浄化系ポンプ 

（設計基準対象施設としてのみ

1,2,5,7 号機共用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁へ続く） 

変更なし 
変更なし 

77＊2 
変更なし 5 

― 静水頭 77＊2 318.5＊3，＊4，＊5 10.3＊3，＊4，＊5 SUS304TP＊3，＊5 6 

1.57＊6 66 318.5＊4 10.3＊4 STPT410＊7 変更なし 
変更なし 

77＊2 
変更なし 7 

― 1.57 77＊2 

318.5＊3，＊4，＊5
 10.3＊3，＊4，＊5

 STPT410＊3，＊5 8 

＊3，＊4 

 318.5 

/318.5 

/216.3 
 

＊3，＊4 

 10.3 

/10.3 

/ 8.2 
 

STPT410＊3 9 

＊3，＊4 

 318.5 

/216.3 
 

＊3，＊4 

 10.3 

/ 8.2 
 

STPT410＊3 10 

1.57＊6 66 216.3＊4 8.2＊4 STPT410＊7 変更なし 
変更なし 

77＊2 
変更なし 11 

― 1.57 77＊2 216.3＊3，＊4，＊5 8.2＊3，＊4，＊5 STPT410＊3，＊5 12 
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変  更  前 変  更  後 

NO.＊12 
名    称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用

温 度 

（℃） 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名    称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

（℃） 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

燃

料

プ

ー

ル

冷

却

浄

化

系

 

（前頁からの続き） 

― 

燃

料

プ

ー

ル

冷

却

浄

化

系

 

（前頁からの続き） 

1.57 77＊2 

＊3，＊4 

 267.4 

    / ― 

/216.3 

 

＊3，＊4 

  9.3 

    / ― 

/ 8.2 
 

STPT410＊3 13 

＊3，＊4 

 267.4 

/216.3 
 

＊3，＊4 

  9.3 

/ 8.2 
 

STPT410＊3 14 

＊8 

燃料プール冷却浄化系及び 

残留熱除去系分岐部 

～ 

燃料プール冷却浄化系配管残留熱

除去系配管(B)分岐部 
 

静水頭 66 318.5＊4 10.3＊4 SUS304TP 

変更なし 

― 

1.37 182 318.5＊4 10.3＊4 STPT410 ― 

＊8 

燃料プール冷却浄化系配管残留熱

除去系配管(B)分岐部 

～ 

E11-F016B 
 

1.37 182 318.5＊4 10.3＊4 STPT410 ― 

＊8 

燃料プール冷却浄化系配管残留熱

除去系配管(B)分岐部 

～ 

燃料プール冷却浄化系配管残留熱

除去系配管(A)(C)分岐部 
 

1.37 182 318.5＊4 10.3＊4 STPT410 ― 

＊8 

燃料プール冷却浄化系配管残留熱

除去系配管(A)(C)分岐部 

～ 

E11-F016C 
 

1.37 182 318.5＊4 10.3＊4 STPT410 ― 

＊8 

燃料プール冷却浄化系配管残留熱

除去系配管(A)(C)分岐部 

～ 

E11-F016A 
 

1.37 182 318.5＊4 10.3＊4 STPT410 ― 
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変  更  前 変  更  後 

NO.＊12 
名    称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用

温 度 

（℃） 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名    称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

（℃） 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

燃

料

プ

ー

ル

冷

却

浄

化

系

 

＊9 

燃料プール冷却浄化系ポンプ(B) 

～ 

燃料プール冷却浄化系ポンプ(B) 

吐出ライン分岐部 

（1,2,5,7 号機共用） 

1.57＊6 66 216.3＊4 8.2＊4 STPT410＊7 

燃

料

プ

ー

ル

冷

却

浄

化

系

 

燃料プール冷却浄化系ポンプ(B) 

～ 

燃料プール冷却浄化系ポンプ(B) 

吐出ライン分岐部 

（設計基準対象施設としてのみ

1,2,5,7 号機共用） 

変更なし 
変更なし 

77＊2 
変更なし 15 

― 1.57 77＊2 

216.3＊3，＊4，＊5 8.2＊3，＊4，＊5 STPT410＊3，＊5 16 

＊3，＊4 

 267.4 

/216.3 
 

＊3，＊4 

  9.3 

/ 8.2 
 

STPT410＊3 17 

＊3，＊4 

 267.4 

/267.4 

/267.4 
 

＊3，＊4 

  9.3 

/ 9.3 

/ 9.3 
 

STPT410＊3 18 

＊9 

燃料プール冷却浄化系ポンプ(B) 

吐出ライン分岐部 

～ 

燃料プール冷却浄化系ポンプ(A) 

吐出ライン合流部 

（1,2,5,7 号機共用） 

1.57＊6 66 267.4＊4 9.3＊4 STPT410＊7 

燃料プール冷却浄化系ポンプ(B) 

吐出ライン分岐部 

～ 

燃料プール冷却浄化系ポンプ(A) 

吐出ライン合流部 

（設計基準対象施設としてのみ

1,2,5,7 号機共用） 
 

変更なし 
変更なし 

77＊2 
変更なし 19 

＊9 

燃料プール冷却浄化系ポンプ(A) 

吐出ライン合流部 

～ 

ろ過脱塩器バイパスライン分岐部 

（1,2,5,7 号機共用） 

― 

燃料プール冷却浄化系ポンプ(A) 

吐出ライン合流部 

～ 

ろ過脱塩器バイパスライン分岐部 

（設計基準対象施設としてのみ

1,2,5,7 号機共用） 

1.57 77＊2 

＊3，＊4 

 267.4 

/267.4 

/216.3 
 

＊3，＊4 

  9.3 

/ 9.3 

/ 8.2 
 

STPT410＊3 20 

267.4＊3，＊4，＊5 9.3＊3，＊4，＊5 STPT410＊3，＊5 21 

1.57＊6 66 267.4＊4 9.3＊4 STPT410＊7 変更なし 
変更なし 

77＊2 
変更なし 22 

― 1.57 77＊2 

＊3，＊4 

 267.4 

    / ― 

/267.4 
 

＊3，＊4 

  9.3 

    / ― 

/ 9.3 
 

STPT410＊3 23 
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変  更  前 変  更  後 

NO.＊12 
名    称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用

温 度 

（℃） 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名    称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

（℃） 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

燃

料

プ

ー

ル

冷

却

浄

化

系

 

＊9 

燃料プール冷却浄化系ポンプ(A) 

～ 

燃料プール冷却浄化系ポンプ(A) 

吐出ライン合流部 

（1,2,5,7 号機共用） 
 

1.57＊6 66 216.3＊4 8.2＊4 STPT410＊7 

燃

料

プ

ー

ル

冷

却

浄

化

系

 

燃料プール冷却浄化系ポンプ(A) 

～ 

燃料プール冷却浄化系ポンプ(A) 

吐出ライン合流部 

（設計基準対象施設としてのみ

1,2,5,7 号機共用） 
 

変更なし 
変更なし 

77＊2 
変更なし 24 

― 1.57 77＊2 216.3＊3，＊4，＊5 8.2＊3，＊4，＊5 STPT410＊3，＊5 25 

＊9 

ろ過脱塩器バイパスライン分岐部 

～ 

燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器 

(1,2,5,7 号機共用) 
 

1.57＊6 66 

267.4＊4 9.3＊4 STPT410＊7 

変更なし 

― 

216.3＊4 8.2＊4 STPT410＊7 ― 

＊10 

燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器 

～ 

ろ過脱塩器出口ライン合流部

（1,2,5,7 号機共用） 
 

1.57＊6 66 

216.3＊4 8.2＊4 SUS304TP 

変更なし 

― 

267.4＊4 9.3＊4 SUS304TP ― 

＊10 

ろ過脱塩器出口ライン合流部 

～ 

燃料プール冷却浄化系熱交換器

（1,2,5,7 号機共用） 

 

― 

ろ過脱塩器出口ライン合流部 

～ 

燃料プール冷却浄化系熱交換器

（設計基準対象施設としてのみ

1,2,5,7 号機共用） 

1.57 77＊2 

＊3，＊4 

 267.4 

    / ― 

/267.4 
 

＊3，＊4 

  9.3 

    / ― 

/ 9.3 
 

SUS304TP＊3 26 

1.57＊6 66 267.4＊4 9.3＊4 SUS304TP 変更なし 
変更なし 

77＊2 
変更なし 27 

― 1.57 77＊2 

＊3，＊4 

 267.4 

/267.4 

/216.3 
 

＊3，＊4 

  9.3 

/ 9.3 

/ 8.2 
 

SUS304TP＊3 28 

＊3，＊4 

 267.4 

/216.3 
 

＊3，＊4 

  9.3 

/ 8.2 
 

SUS304TP＊3 29 

1.57＊6 66 216.3＊4 8.2＊4 SUS304TP 変更なし 
変更なし 

77＊2 
変更なし 30 

― 1.57 77＊2 216.3＊3，＊4，＊5 8.2＊3，＊4，＊5 SUS304TP＊3，＊5 31 
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変  更  前 変  更  後 

NO.＊12 
名    称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用

温 度 

（℃） 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名    称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

（℃） 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

燃

料

プ

ー

ル

冷

却

浄

化

系

 

― 

燃

料

プ

ー

ル

冷

却

浄

化

系

 

＊3 

ろ過脱塩器バイパスライン分岐部 

～ 

ろ過脱塩器バイパスライン合流部 
1.57  77＊2 

267.4＊4 9.3＊4 STPT410 32 

267.4＊4，＊5 9.3＊4，＊5 STPT410＊5 33 

267.4＊4 9.3＊4 SUS304TP 34 

― 

＊3 

燃料プール冷却浄化系ポンプ(B) 

吐出ライン分岐部 

～ 

ろ過脱塩器バイパスライン合流部 
 

1.57  77＊2 

267.4＊4
 9.3＊4

 STPT410 35 

267.4＊4 9.3＊4 SUS304TP 36 

― 

＊3 

ろ過脱塩器バイパスライン合流部 

～ 

ろ過脱塩器出口ライン合流部 
 

1.57  77＊2 

＊4 

 267.4 

/267.4 

/267.4 
 

＊4 

  9.3 

/ 9.3 

/ 9.3 
 

SUS304TP 37 

267.4＊4 9.3＊4 SUS304TP 38 

＊11 

燃料プール冷却浄化系熱交換器 

～ 

G41-F016 

（1,2,5,7 号機共用） 
 

― 
燃料プール冷却浄化系熱交換器 

～ 

G41-F016 

（設計基準対象施設としてのみ

1,2,5,7 号機共用） 

1.57 77＊2 216.3＊3，＊4，＊5 8.2＊3，＊4，＊5 SUS304TP＊3，＊5 39 

1.57＊6 66 216.3＊4 8.2＊4 SUS304TP 変更なし 
変更なし 

77＊2 
変更なし 40 

― 1.57 77＊2 

＊3，＊4 

 267.4 

/216.3 
 

＊3，＊4 

  9.3 

/ 8.2 
 

SUS304TP＊3 41 

＊3，＊4 

 267.4 

/267.4 

/216.3 
 

＊3，＊4 

  9.3 

/ 9.3 

/ 8.2 
 

SUS304TP＊3 42 

1.57＊6 66 267.4＊4 9.3＊4 SUS304TP 変更なし 
変更なし 

77＊2 
変更なし 43 
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  変  更  前 変  更  後 

NO.＊12 
名    称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用

温 度 

（℃） 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名    称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

（℃） 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

燃

料

プ

ー

ル

冷

却

浄

化

系

 

― 

燃

料

プ

ー

ル

冷

却

浄

化

系

 

＊3 

G41-F016 

～ 

燃料プール冷却浄化系及び 

残留熱除去系合流部 
 

1.57 77＊2 

＊4 

 267.4 

    / ― 

/267.4 
 

＊4 

  9.3 

    / ― 

/ 9.3 
 

SUS304TP 44 

＊11 

燃料プール冷却浄化系及び 

残留熱除去系合流部 

～ 

使用済燃料貯蔵プール 

（1,2,5,7 号機共用） 

 

1.57＊6 66 267.4＊4 9.3＊4 SUS304TP 
燃料プール冷却浄化系及び 

残留熱除去系合流部 

～ 

使用済燃料貯蔵プール 

（設計基準対象施設としてのみ

1,2,5,7 号機共用） 

 

変更なし 
変更なし 

77＊2 
変更なし 45 

― 1.57 77＊2 

267.4＊3，＊4，＊5 9.3＊3，＊4，＊5 SUS304TP＊3，＊5 46 

＊3，＊4 

 267.4 

/267.4 

/216.3 
 

＊3，＊4 

  9.3 

/ 9.3 

/ 8.2 
 

SUS304TP＊3 47 

＊3，＊4 

 267.4 

/216.3 
 

＊3，＊4 

  9.3 

/ 8.2 
 

SUS304TP＊3 48 

1.57＊6 66 216.3＊4 8.2＊4 SUS304TP 変更なし 
変更なし 

77＊2 
変更なし 49 

― 1.57 77＊2 

216.3＊3，＊4，＊5 8.2＊3，＊4，＊5 SUS304TP＊3，＊5 50 

216.3＊3，＊4 8.2＊3，＊4 SUS304＊3 51 

＊8 

E11-F015 

～ 

燃料プール冷却浄化系及び 

残留熱除去系合流部 
 

1.57 66 

406.4＊4 12.7＊4 SUS304TP 

変更なし 

― 

267.4＊4 9.3＊4 SUS304TP ― 

注記＊1 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「スキマサージタンクから燃料プール冷却浄化系ポンプまで」と記載。 

＊2 ：重大事故等時における使用時の値。  

＊3 ：本設備は既存の設備である。 

＊4 ：公称値を示す。  

＊5 ：エルボを示す。 

＊6 ：SI 単位に換算したものである。 
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＊7 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「STPT42」と記載。記載内容は，設計図書による。 

＊8 ：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。 

＊9 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「燃料プール冷却浄化系ポンプから燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器まで」と記載。 

＊10：記載の適正化を行う。既工事計画書には「燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器から燃料プール冷却浄化系熱交換器まで」と記載。 

＊11：記載の適正化を行う。既工事計画書には「燃料プール冷却浄化系熱交換器から使用済燃料貯蔵プールへ」と記載。 

＊12：第 3-2-1-2-1～5図 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール冷却浄化系）に係る主配管の配置を明示した図面に記載の丸番号を示す。 



 

 1 

K7
 ①

 3
-2
-1
-2
-1
～
5 
R1
 

 

第 3-2-1-2-1～5 図 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料

プール冷却浄化系）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙 2 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

［主配管］ 

管ＮＯ.1＊- 管継手 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 318.5 
＋4.0mm 

－3.2mm 
ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 10.3 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 

 

管ＮＯ.2＊- 管継手 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 318.5 
＋4.0mm 

－3.2mm 
ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 10.3 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 

 

 管ＮＯ.3＊- 管継手 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 216.3 
＋2.4mm 

－1.6mm 
ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 8.2 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 

  

管ＮＯ.4＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 267.4 ±0.8％ ＪＩＳ Ｇ ３４５６による材料公差 

厚さ 9.3 
  mm 

－12.5％ 

【プラス側公差】 

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ３４５６による材料公差 
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工事計画記載の公称値の許容範囲（続き） 

 

管ＮＯ.4＊- 管継手 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 267.4 
＋4.0mm 

－3.2mm 
ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 9.3 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 

 

管ＮＯ.5＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 267.4 ±1％ ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

厚さ 9.3 
  mm 

－12.5％ 

【プラス側公差】 

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

  

管ＮＯ.5＊- 管継手 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 267.4 
＋4.0mm 

－3.2mm 
ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 9.3 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 

  

管ＮＯ.6＊- 管継手 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 216.3 
＋2.4mm 

－1.6mm 
ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 8.2 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 
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工事計画記載の公称値の許容範囲（続き） 

 

管ＮＯ.7＊- 管継手 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 216.3 
＋2.4mm 

－1.6mm 
ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 8.2 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 

  

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値 

注記＊：管の基本板厚計算書のＮＯ.を示す。 
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第 3-2-1-4-1 図 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料

プール冷却浄化系）の構造図 スキマサージタンク 別紙 

 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

[スキマサージタンク] 

主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根  拠 

内径 2300   mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

深さ 6600   mm 同上 

ライニング材厚さ 6.0 
＋2.1 mm 

 mm 

【プラス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ４３０４による材料公差 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ４３０４による材料公差及び製造

能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

底板厚さ 6.0 
 mm 

 mm 

【プラス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ４３０４による材料公差及び製造

能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ４３０４による材料公差及び製造

能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

管台外径（流体出口） 318.5  mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

壁
厚

さ 

使用済燃料貯蔵 

プール側 
735   mm 同上 

原子炉ウェル側 1018   mm 同上 

 注：主要寸法は，工事計画記載の公称値。  
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3.2.2 燃料プール代替注水系 





 名　称  可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊3,＊4

　　　　 可搬型Y型ストレーナ（6,7号機共用）
＊5

　　　　 ホース 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）
＊6

保管場所 5号機東側第二保管場所 T.M.S.L.約12000mm

 名　称  可搬型代替注水ポンプ（A-1級）（6,7号機共用）
＊1,＊2

 　　　  可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊3,＊4

　　　　 可搬型Y型ストレーナ（6,7号機共用）
＊5

　　　　 ホース 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）
＊6

　　　　　　　　可搬型代替注水ポンプ燃料プール代替注水用屋外20mホース（6,7号機共用）
＊7

　　　　　　　　可搬型代替注水ポンプ屋内用20mホース
＊8

保管場所 大湊側高台保管場所 T.M.S.L.約35000mm

 名　称  可搬型代替注水ポンプ（A-1級）（6,7号機共用）
＊1,＊2

 　　　　可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊3,＊4

　　　　 可搬型Y型ストレーナ（6,7号機共用）
＊5

　　　　 ホース 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）
＊6

　　　　　　　　可搬型代替注水ポンプ燃料プール代替注水用屋外20mホース（6,7号機共用）
＊7

保管場所 荒浜側高台保管場所 T.M.S.L.約37000mm

注記＊1 ：下記設備は，可搬型代替注水ポンプ（A-1級）の附属機器である。附属機器は「機器本体」と同一の取付箇所である。

　　　　  可搬型代替注水ポンプ（A-1級）燃料タンク（6,7号機共用）

　　＊2 ：予備を含めた2個を荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所にそれぞれ1個ずつ保管する。

    ＊3 ：下記設備は，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）の附属機器である。附属機器は「機器本体」と同一の取付箇所である。

　　　　  可搬型代替注水ポンプ（A-2級）燃料タンク（6,7号機共用）

    ＊4 ：予備を含めた17個を荒浜側高台保管場所，大湊側高台保管場所及び5号機東側第二保管場所のうち荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保

          管場所にそれぞれ6個，5号機東側第二保管場所に5個を保管する。

　　＊5 ：予備を含めた9個を荒浜側高台保管場所，大湊側高台保管場所及び5号機東側第二保管場所のうち荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管

　　　　　場所にそれぞれ2個，5号機東側第二保管場所に5個を保管する。

    ＊6 ：予備を含めた1097本を荒浜側高台保管場所，大湊側高台保管場所及び5号機東側第二保管場所のうち荒浜側高台保管場所に468本，大湊

　　　　　側高台保管場所に469本及び5号機東側第二保管場所に160本を保管する。

    ＊7 ：予備を含めた20本を荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所にそれぞれ10本ずつ保管する。

    ＊8 ：予備を含めた33本を原子炉建屋T.M.S.L.約23500mm，原子炉建屋T.M.S.L.約12300mm及び大湊側高台保管場所のうち原子炉建屋T.M.S.L.約

          12300mmに9本，原子炉建屋T.M.S.L.約23500mmに8本及び大湊側高台保管場所に16本保管する。

　：保管場所

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第3-2-2-1-2図

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のう

ち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料

プール代替注水系）に係る機器の配置を

明示した図面（その2）

0330



 名　称  可搬型代替注水ポンプ（A-1級）（6,7号機共用）
＊2

 ホース 可搬型代替注水ポンプ燃料プール 可搬型代替注水ポンプ屋外用

　　　　 又は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代替注水用屋外20mホース        20mホース（6,7号機共用）
＊1

　　　　 可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊3

　     （6,7号機共用）
＊1

　　

　　　　 可搬型Y型ストレーナ（6,7号機共用）　　　　　　　

取付箇所 屋外 T.M.S.L.約12000mm　　　　　　　　　　　　 屋外 T.M.S.L.約12000mm　　　　　　　　屋外 T.M.S.L.約12000mm

　　　　 7号機建屋付近　　　　　　　　　　　　　　　　　可搬型代替注水ポンプ（A-1級）　　　　 可搬型代替注水ポンプ（A-1級）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　又は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可搬型代替注水ポンプ（A-2級）

 名　称  可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）ホース 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）
＊1

取付箇所 屋外 T.M.S.L.約49000mm　　　　　　　　　　  屋外 T.M.S.L.約49000mm　　　

　　　　 淡水貯水池付近　　　　　　　　　　　　　　　可搬型代替注水ポンプ（A-2級）　　　　

 名　称  可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）ホース 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）
＊1

取付箇所 屋外 T.M.S.L.約15000mm　　　　　　　　　　  屋外 T.M.S.L.約15000mm　　　　

　　　　 弥彦通り及び佐渡通り交差点付近　　　　　　　可搬型代替注水ポンプ（A-2級）　　　　　　　　　

　：取付箇所

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

注記＊1：可搬型代替注水ポンプ燃料プール代替注水用屋外20mホース(6,7号機共用)及び可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース(6,7号機共用)の使

　　　　 用済燃料貯蔵プール接続口（北），（東）並びに可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース(6,7号機共用)の使用済燃料貯蔵プール可搬式接

　　　　 続口（南）の取付箇所は第3-2-2-1-5図参照。

　　＊2：下記設備は，可搬型代替注水ポンプ（A-1級）の附属機器である。附属機器は「機器本体」と同一の取付箇所である。

　　　　 可搬型代替注水ポンプ（A-1級）燃料タンク（6,7号機共用）

　　＊3：下記設備は，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）の附属機器である。附属機器は「機器本体」と同一の取付箇所である。

　　　　 可搬型代替注水ポンプ（A-2級）燃料タンク（6,7号機共用）

第3-2-2-1-3図

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のう

ち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料

プール代替注水系）に係る機器の配置を

明示した図面（その3）

0630

※本図は，6,7号機共用設備の取付箇所に

　おける関係性を示すため，7号機側への

　取付箇所を示す。



　：取付箇所

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

注記＊1：可搬型代替注水ポンプ燃料プール代替注水用屋外20mホース(6,7号機共用)及び可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース(6,7号機共用)の使

　　　　 用済燃料貯蔵プール接続口（北），（東）並びに可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース(6,7号機共用)の使用済燃料貯蔵プール可搬式接

　　　　 続口（南）の取付箇所は第3-2-2-1-6図参照。

　  ＊2：下記設備は，可搬型代替注水ポンプ（A-1級）の附属機器である。附属機器は「機器本体」と同一の取付箇所である。

　　 　　可搬型代替注水ポンプ（A-1級）燃料タンク（6,7号機共用）

　　＊3：下記設備は，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）の附属機器である。附属機器は「機器本体」と同一の取付箇所である。

 　　　　可搬型代替注水ポンプ（A-2級）燃料タンク（6,7号機共用）

第3-2-2-1-4図

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のう

ち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料

プール代替注水系）に係る機器の配置を

明示した図面（その4）

0630

 名　称  可搬型代替注水ポンプ（A-1級）（6,7号機共用）
＊2

 ホース 可搬型代替注水ポンプ燃料プール 可搬型代替注水ポンプ屋外用

　　　　 又は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代替注水用屋外20mホース        20mホース（6,7号機共用）
＊1

　　　　 可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊3

　　　 （6,7号機共用）
＊1

　　　　 可搬型Y型ストレーナ（6,7号機共用）　　　　　　　

取付箇所 屋外 T.M.S.L.約12000mm　　　　　　　　　　　　 屋外 T.M.S.L.約12000mm　　　　　　　　屋外 T.M.S.L.約12000mm

　　　　 6号機建屋付近　　　　　　　　　　　　　　　　　可搬型代替注水ポンプ（A-1級）　　　　 可搬型代替注水ポンプ（A-1級）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　又は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可搬型代替注水ポンプ（A-2級）

 名　称  可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）ホース 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）
＊1

取付箇所 屋外 T.M.S.L.約49000mm　　　　　　　　　　  屋外 T.M.S.L.約49000mm　　　

　　　　 淡水貯水池付近　　　　　　　　　　　　　　　可搬型代替注水ポンプ（A-2級）　　　　

 名　称  可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）ホース 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）
＊1

取付箇所 屋外 T.M.S.L.約15000mm　　　　　　　　　　  屋外 T.M.S.L.約15000mm　　　　

　　　　 弥彦通り及び佐渡通り交差点付近　　　　　　　可搬型代替注水ポンプ（A-2級）　　　　　　　　　

※本図は，6,7号機共用設備の取付箇所に

　おける関係性を示すため，6号機側への

　取付箇所を示す。
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 名　称  ホース 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）

　　　　　　　　可搬型代替注水ポンプ燃料プール代替注水用

　　　　　　　　屋外20mホース（6,7号機共用）　

取付箇所 屋外 T.M.S.L.約12000mm

　　　　 7号機：使用済燃料貯蔵プール接続口（北）

 名　称  ホース 可搬型代替注水ポンプ

　　　　　　　　屋外用20mホース（6,7号機共用）　

取付箇所 屋外 T.M.S.L.約12000mm

　　　　 7号機：使用済燃料貯蔵プール可搬式接続口（南）

※本図は，6,7号機共用設備の取付箇所における関係性を示すため，7号機側への取付箇所を示す。

　：取付箇所

第3-2-2-1-5図

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のう

ち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料

プール代替注水系）に係る機器の配置を

明示した図面（その5）

0629

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

 名　称  ホース 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）

　　　　　　　　可搬型代替注水ポンプ燃料プール代替注水用

　　　　　　　　屋外20mホース（6,7号機共用）　

取付箇所 屋外 T.M.S.L.約12000mm

　　　　 7号機：使用済燃料貯蔵プール接続口（東）

 名　称  ホース 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）　

取付箇所 7号機原子炉建屋 T.M.S.L.約12300mm

　　　　 可搬型代替注水ポンプ屋内用20mホース



PN

 名　称  ホース 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）　

取付箇所 6号機原子炉建屋 T.M.S.L.約12300mm

　　　　 可搬型代替注水ポンプ屋内用20mホース

 名　称  ホース 可搬型代替注水ポンプ

　　　　　　　　屋外用20mホース（6,7号機共用）　

取付箇所 屋外 T.M.S.L.約12000mm

　　　　 6号機：使用済燃料貯蔵プール可搬式接続口（南）

※本図は，6,7号機共用設備の取付箇所における関係性を示すため，6号機側への取付箇所を示す。

　：取付箇所

第3-2-2-1-6図

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のう

ち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料

プール代替注水系）に係る機器の配置を

明示した図面（その6）

0629

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

 名　称  ホース 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）

　　　　　　　　可搬型代替注水ポンプ燃料プール代替注水用

　　　　　　　　屋外20mホース（6,7号機共用）　

取付箇所 屋外 T.M.S.L.約12000mm

　　　　 6号機：使用済燃料貯蔵プール接続口（北）

 名　称  ホース 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）

　　　　　　　　可搬型代替注水ポンプ燃料プール代替注水用

　　　　　　　　屋外20mホース（6,7号機共用）　

取付箇所 屋外 T.M.S.L.約12000mm

　　　　 6号機：使用済燃料貯蔵プール接続口（東）



原子炉建屋

PN

54000

9
5
0
0

1
0
5
0
0

8
0
0
0

8
0
0
0

1
0
5
0
0

1
0
5
0
0

5
7
0
0
0

8500 10500 8000 8000 10500 8500

 名　称  ホース 可搬型代替注水ポンプ屋内用20mホース

取付箇所 7号機原子炉建屋T.M.S.L.約12300mm

         可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）

注記＊：予備を含めた33本を原子炉建屋T.M.S.L.約23500mm，原子炉建屋T.M.S.L.約12300mm及び大湊側高台保管場所のうち原子炉建屋T.M.S.L.約

        12300mmに9本，原子炉建屋T.M.S.L.約23500mmに8本及び大湊側高台保管場所に16本保管する。

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第3-2-2-1-7図

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使

用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール代

替注水系）に係る機器の配置を明示した図面

（その7）

0302

 名　称  ホース 可搬型代替注水ポンプ屋内用20mホース

取付箇所 7号機原子炉建屋T.M.S.L.約12300mm

　　　　 使用済燃料貯蔵プール可搬式接続口（屋内南）

 名　称  ホース 可搬型代替注水ポンプ屋内用20mホース
＊

保管場所 7号機原子炉建屋T.M.S.L.約12300mm

　：保管場所

　：取付箇所

注：寸法はmmを示す。



　：保管場所

原子炉建屋
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※本図は，6,7号機共用設備の保管場所における関係性を示すため，7号機側への保管場所を示す。
注記＊1 ：予備を含めた33本を原子炉建屋T.M.S.L.約23500mm，原子炉建屋T.M.S.L.約12300mm及び大湊側高台保管場所のうち原子炉建屋T.M.S.L.

          約12300mmに9本，原子炉建屋T.M.S.L.約23500mmに8本及び大湊側高台保管場所に16本保管する。

    ＊2 ：予備を含めた2台を6号機原子炉建屋T.M.S.L.約23500mm及び7号機原子炉建屋T.M.S.L.約23500mmにそれぞれ1台ずつ保管する。

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第3-2-2-1-8図

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のう

ち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料

プール代替注水系）に係る機器の配置を

明示した図面（その8）

　名　称　　可搬型スプレイヘッダ（6,7号機共用）
＊2

保管場所　7号機原子炉建屋T.M.S.L.約23500mm

　名　称　　ホース　　 可搬型代替注水ポンプ屋内用20mホース
＊1

保管場所　7号機原子炉建屋T.M.S.L.約23500mm

注：寸法はmmを示す。

0806



原子炉建屋
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　：保管場所
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注記＊：予備を含めた2台を6号機原子炉建屋T.M.S.L.約23500mm及び7号機原子炉建屋T.M.S.L.約23500mmにそれぞれ1台ずつ保管する。

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第3-2-2-1-9図

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のう

ち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料

プール代替注水系）に係る機器の配置を

明示した図面（その9）

　名　称　　可搬型スプレイヘッダ（6,7号機共用）
＊

保管場所　6号機原子炉建屋T.M.S.L.約23500mm

注：寸法はmmを示す。

0806



　：取付箇所

　名　称　　可搬型スプレイヘッダ（6,7号機共用）

取付箇所　7号機原子炉建屋T.M.S.L.約31700mm

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

PN

原子炉建屋

注：寸法はmmを示す。

第3-2-2-1-10図

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち

使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プー

ル代替注水系）に係る機器の配置を明示し

た図面（その10）

9222

　名　称　　ホース　　 可搬型代替注水ポンプ屋内用20mホース

取付箇所　7号機原子炉建屋T.M.S.L.約31700mm

　　　　　　　可搬型スプレイヘッダ（6,7号機共用）
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※本図は，6，7号機共用設備の取付箇所における関係性を示すため，7号機側への取付箇所を示す。



PN

原子炉建屋

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

　名　称　　可搬型スプレイヘッダ（6,7号機共用）

取付箇所　6号機原子炉建屋T.M.S.L.約31700mm

注：寸法はmmを示す。

第3-2-2-1-11図

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使

用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール代

替注水系）に係る機器の配置を明示した図面

（その11）

9222

　：取付箇所
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※本図は，6，7号機共用設備の取付箇所における関係性を示すため，6号機側への取付箇所を示す。
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第 3-2-2-2-1～5 図 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール代替注水系）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙 1 

工事計画抜粋 

変  更  前 変  更  後 

NO.＊4 
名       称 

最 高 使 用 

圧 力 

(MPa) 

最 高 使 用 

温 度 

（℃） 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

 (mm) 
材 料 名     称 

最 高 使 用 

圧 力 

(MPa) 

最 高 使 用 

温 度 

（℃） 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

燃 

料 

プ 

ー 

ル 

冷 

却 

浄 

化 

系 

― 

燃 

料 

プ 

ー 

ル 

冷 

却 

浄 

化 
系 

使用済燃料貯蔵プール 

接続口（北） 

～ 

使用済燃料貯蔵プール 

接続口（北），（東） 

配管合流部 

2.0＊1 40＊1 

76.3＊2 5.2＊2 SUS304TP 1 

76.3＊2,＊3 5.2＊2,＊3 SUS304TP＊3 2 

＊2 

 89.1 

/76.3 
 

 ＊2 

 5.5 

/5.2 
 

SUS304TP 3 

＊2 

  114.3 

/89.1 
 

 ＊2 

 6.0 

/5.5 
 

SUS304TP 4 

114.3＊2 6.0＊2 SUS304TP 5 

114.3＊2,＊3 6.0＊2,＊3 SUS304TP＊3 6 

89.1＊2 5.5＊2 SUS304TP 7 

89.1＊2,＊3 5.5＊2,＊3 SUS304TP＊3 8 

使用済燃料貯蔵プール 

接続口（東） 

～ 

使用済燃料貯蔵プール 

接続口（北），（東） 

配管合流部 
2.0＊1 40＊1 

76.3＊2 5.2＊2 SUS304TP 9 

76.3＊2,＊3 5.2＊2,＊3 SUS304TP＊3 10 

＊2 

 89.1 

/76.3 
 

 ＊2 

 5.5 

/5.2 
 

SUS304TP 11 

89.1＊2  5.5＊2 SUS304TP 12 

89.1＊2,＊3 5.5＊2,＊3 SUS304TP＊3 13 
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変  更  前 変  更  後 

NO.＊4 
名       称 

最 高 使 用 

圧 力 

(MPa) 

最 高 使 用 

温 度 

（℃） 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

 (mm) 
材 料 名     称 

最 高 使 用 

圧 力 

(MPa) 

最 高 使 用 

温 度 

（℃） 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

燃 

料 

プ 

ー 

ル 

冷 

却 

浄 

化 

系 

― 

燃 

料 

プ 

ー 

ル 

冷 

却 

浄 

化 

系 

使用済燃料貯蔵プール 

接続口（北），（東） 

配管合流部 

～ 

常設スプレイヘッダ 

2.0＊1 40＊1 

＊2 

 89.1 

/89.1 

/89.1 
 

＊2 

 5.5 

/5.5 

/5.5 
 

SUS304TP 14 

89.1＊2  5.5＊2 SUS304TP 15 

89.1＊2,＊3  5.5＊2,＊3 SUS304TP＊3 16 

＊2 

89.1 

/― 

/89.1 
 

＊2 

5.5 

/― 

/5.5 
 

SUS304TP 17 

89.1＊2  5.5＊2 SUS304 18 

補 

給 

水 

系 

補 

給 

水 

系 

使用済燃料貯蔵プール 

可搬式接続口（南） 

～ 

使用済燃料貯蔵プール 

可搬式接続口（屋内南） 

2.0＊1 40＊1 

76.3＊2 5.2＊2 STPT410 19 

76.3＊2,＊3 5.2＊2,＊3 STPT410＊3 20 

 注記＊1 ：重大事故等時における使用時の値。 

＊2 ：公称値を示す。 

＊3 ：エルボを示す。 

＊4 ：第 3-2-2-2-1～5図 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール代替注水系）に係る主配管の配置を明示した図面に記載の丸番号を示す。 
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第 3-2-2-2-1～5 図 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備

（燃料プール代替注水系）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙 2 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

[主配管] 

管ＮＯ.1＊ 

主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根  拠 

外径 76.3 ±1％ ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

厚さ 5.2 ±12.5％ 同上 

 

管ＮＯ.1＊- 管継手 

主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根  拠 

外径 76.3 
＋1.6mm 

－0.8mm 
ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 5.2 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 

 

管ＮＯ.2＊ 

主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根  拠 

外径 89.1 ±1％ ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

厚さ 5.5 ±12.5％ 同上 

 

管ＮＯ.2＊- 管継手 

主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根  拠 

外径 89.1 ±1.6mm ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 5.5 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 

 

管ＮＯ.3＊ 

主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根  拠 

外径 114.3 ±1％ ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

厚さ 6.0 ±12.5％ 同上 
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工事計画記載の公称値の許容範囲（続き） 

 

管ＮＯ.3＊- 管継手 

主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根  拠 

外径 114.3 ±1.6mm ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 6.0 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 

 

管ＮＯ.4＊- 管継手 

主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根  拠 

外径 89.1 ±1.6mm ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 5.5 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 

 

管ＮＯ.5＊ 

主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根  拠 

外径 76.3 ±1％ ＪＩＳ Ｇ ３４５６による材料公差 

厚さ 5.2 
 mm 

－12.5％ 

【プラス側公差】 

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ３４５６による材料公差 

 

管ＮＯ.5＊- 管継手 

主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根  拠 

外径 76.3 
＋1.6mm 

－0.8mm 
ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 5.2 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 

 

 注：主要寸法は，工事計画記載の公称値 

 注記＊：管の基本板厚計算書のＮＯ.を示す。 
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可搬型スプレイヘッダ（6,7号機共用）

注：図中の丸番号は別紙1のNO.を示す。

①

第3-2-2-2-6図

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のう

ち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料

プール代替注水系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その6）

原子炉建屋

系統番号：G41

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

9620



 

1                  
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第 3-2-2-2-6 図 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール代替注水系）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙 1 

工事計画抜粋 

変 更 前 変 更 後 

NO. ＊5 
名 称 

最高使用

圧 力 

(MPa) 

最高使用

温 度 

(℃) 

外 径 

(―) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 個 数 取 付 箇 所 名  称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(―) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 個 数 取 付 箇 所 

燃 

料 

プ 

ー 

ル 

冷 

却 

浄 

化 

系 

― 

燃 

料 

プ 

ー 

ル 

冷 

却 

浄 

化 

系 

可搬型 

スプレイヘッダ 

（6,7号機共用） 

1.6＊1 40＊1 75A＊2 ―＊3 AC4CH＊4 
1 

（予備1） 

保管場所： 

 6 号機原子炉建屋 

 T.M.S.L.約 23500mm 

 及び 

 7 号機原子炉建屋 

 T.M.S.L.約 23500mm 

予備を含めた 2 台を上記 2 箇所にそ

れぞれ 1台ずつ保管する。 

 

取付箇所： 

 【6号機】１台 

 原子炉建屋 T.M.S.L.約 31700mm 

【7 号機】１台 

原子炉建屋 T.M.S.L.約 31700mm 

1 

 注記＊1 ：重大事故等時における使用時の値。 

＊2 ：取り合うホースの呼び径を示す。 

＊3 ：メーカ仕様によるものとし，完成品として一般産業品の規格及び基準に適合するものであって，使用材料の特性を踏まえた上で，重大事故等時における使用圧力及び使用温度が負荷された状態において強度が確  

保できるものを使用する。 

＊4 ：可搬型スプレイヘッダ本体の材料。 

＊5 ：第 3-2-2-2-6 図 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール代替注水系）に係る主配管の配置を明示した図面に記載の丸番号を示す。 
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第 3-2-2-2-6 図 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料

プール代替注水系）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙 2 

 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

[主配管] 

主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根  拠 

外径 75A ― 

メーカ仕様によるものとし，完成品として一

般産業品の規格及び基準に適合するものであ

って，使用材料の特性を踏まえた上で，重大

事故等時における使用圧力及び使用温度が負

荷された状態において強度が確保できるもの

を使用するため許容範囲を定めない。 

 注：主要寸法は，工事計画記載の公称値 







核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち

使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プー

ル代替注水系）の系統図（その3）（代替

給水設備）（重大事故等対処設備）

注記＊1 ：防火水槽又は淡水貯水池を示す。

　　＊2 ：可搬型代替注水ポンプ（A-1級又はA-2級）（6,7号機共用）について，同一の機器を示す。

　　＊3 ：可搬型Y型ストレーナ（6,7号機共用）について，同一の機器を示す。

　　＊4 ：兼用では使用せず燃料プール代替注水系単独での使用。

    ＊5 ：原子炉建屋機器搬出入口において可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）と可搬型代替注水ポンプ屋内用20mホースを接続。

可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）

可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）又は

可搬型代替注水ポンプ燃料プール代替注水用屋外20mホース
＊4

（6,7号機共用）

水源
＊1

第3-2-2-3-2図へ

（可搬型スプレイヘッダへ）

可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）

可搬型Y型ストレーナ
＊3

（6,7号機共用）

可搬型代替注水ポンプ
＊2

（A-1級
＊4

又はA-2級）

（6,7号機共用）

可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）又は

可搬型代替注水ポンプ燃料プール代替注水用屋外20mホース
＊4

（6,7号機共用）

可搬型代替注水ポンプ屋内用20mホース
＊5

原子炉建屋

：核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち

 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料プール代替注水系）

 （当該設備の申請範囲）

：原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備

 （格納容器圧力逃がし装置）

 （兼用範囲）

：原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他

 原子炉注水設備（低圧代替注水系）

 （兼用範囲）

：原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他

 原子炉注水設備（水の供給設備）

 （兼用範囲）

：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち

 原子炉格納容器安全設備（格納容器下部注水系）

 （兼用範囲）

：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち

 原子炉格納容器安全設備（代替格納容器スプレイ冷却系）

 （兼用範囲）

：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち

 原子炉格納容器安全設備（低圧代替注水系）

 （兼用範囲）

：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち

 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに

 格納容器再循環設備（格納容器圧力逃がし装置）

 （兼用範囲）

：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち

 圧力逃がし装置（格納容器圧力逃がし装置）

 （兼用範囲）

工事計画認可申請 第3-2-2-3-3図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0715

系統番号：P17

水源
＊1

水源
＊1

水源
＊1

可搬型代替注水ポンプ
＊2

（A-1級
＊4

又はA-2級）

（6,7号機共用）

可搬型代替注水ポンプ
＊2

（A-1級
＊4

又はA-2級）

（6,7号機共用）

可搬型代替注水ポンプ
＊2

（A-1級
＊4

又はA-2級）

（6,7号機共用）

6号機：可搬型スプレイヘッダへ

可搬型Y型ストレーナ
＊3

（6,7号機共用）

可搬型Y型ストレーナ
＊3

（6,7号機共用）

可搬型Y型ストレーナ
＊3

（6,7号機共用）

6号機：使用済燃料貯蔵プール

       可搬式接続口（南）へ

第3-2-2-3-1図へ

（使用済燃料貯蔵プール

可搬式接続口（南）へ）

6号機：使用済燃料貯蔵プール接続口（東）へ

第3-2-2-3-2図へ

（使用済燃料貯蔵プール接続口（東）へ）

6号機：使用済燃料貯蔵プール接続口（北）へ

第3-2-2-3-2図へ

（使用済燃料貯蔵プール接続口（北）へ）

屋外原子炉建屋

6号機：可搬型

       スプレイヘッダへ

第3-2-2-3-2図へ

（可搬型スプレイヘッダへ）

6号機：使用済燃料貯蔵プール

       可搬式接続口（屋内南）より

第3-2-2-3-1図より

（使用済燃料貯蔵プール

可搬式接続口（屋内南）より）

可搬型代替注水ポンプ屋内用20mホース

屋外

可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース
＊5

（6,7号機共用）



（車両全長）7115

（
車
両
高
さ
）
2
7
4
0

（車両全幅）2280

調速装置

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のう

ち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料

プール代替注水系）の構造図 可搬型代

替注水ポンプ（A-1級）（その1）

注1：寸法はmmを示す。

注2：特記なき寸法は公称値を示す。

※6,7号機共用

工事計画認可申請 第3-2-2-4-1図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

9614
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第 3-2-2-4-1～2 図 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備

（燃料プール代替注水系）の構造図 可搬型代替注水ポンプ（A-1 級） 別紙 

 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

[可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）] 

主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根  拠 

吸込口径 mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

吐出口径 mm 同上 

たて mm 同上 

横 mm 同上 

高さ mm 同上 

車両全長 7115 ― 概略寸法のため規定しない 

車両全幅 2280 ― 同上 

車両高さ 2740 ― 同上 

 注：主要寸法は，工事計画記載の公称値 

 



（
車
両
高
さ
）
2
6
0
0

（車両全長）5480

（車両全幅）1885

調速装置

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のう

ち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃

料プール代替注水系）の構造図 可搬型

代替注水ポンプ（A-2級）（その1）

注1：寸法はmmを示す。

注2：特記なき寸法は公称値を示す。

※6,7号機共用

工事計画認可申請 第3-2-2-4-3図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

9614
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第 3-2-2-4-3～4 図 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備

（燃料プール代替注水系）の構造図 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 別紙 

 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

[可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）] 

主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根  拠 

吸込口径 mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

吐出口径 mm 同上 

たて mm 同上 

横 mm 同上 

高さ mm 同上 

車両全長 5480 ― 概略寸法のため規定しない 

車両全幅 1885 ― 同上 

車両高さ 2600 ― 同上 

 注：主要寸法は，工事計画記載の公称値 

 



注1：寸法はmmを示す。

注2：特記なき寸法は公称値を示す。

※6,7号機共用

（長さ）430

（
入
口
管
台
口
径
）
7
5
A

（フランジ厚さ）24

（
本
体
厚
さ
）
6
.
0

（
外
径
）
1
1
4
.
3

（
出
口
管
台
口
径
）
7
5
A

（ふた板厚さ）24

工事計画認可申請 第3-2-2-4-5図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0219

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のう

ち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料

プール代替注水系）の構造図　可搬型Y

型ストレーナ

1　

番号　

本　体 1　

個数品　名　

STPG370

材　料　

部　　品　　表　

2　 ふた板 1　 S25C

3　 フランジ 2　 S25C
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第 3-2-2-4-5 図 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（燃料

プール代替注水系）の構造図 可搬型 Y型ストレーナ 別紙 

 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

[可搬型 Y型ストレーナ] 

主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根  拠 

外径 114.3 ±0.8% ＪＩＳ Ｇ ３４５４による材料公差 

本体厚さ 6.0 ±10% 同上 

ふた板厚さ 24 
＋2mm 

0mm 
ＪＩＳ Ｂ ２２２０による製造公差 

長さ 430 ±5mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

入口管台口径 75A ― 

メーカ仕様によるものとし，完成品として一

般産業品の規格及び基準に適合するものであ

って，使用材料の特性を踏まえた上で，重大

事故等時における使用圧力及び使用温度が負

荷された状態において強度が確保できるもの

を使用するため許容範囲を定めない。 

出口管台口径 75A ― 同上 

フランジ厚さ 24 
＋2mm 

 0mm 
ＪＩＳ Ｂ ２２２０による製造公差 

 注：主要寸法は，工事計画記載の公称値  

 



 

 

K7
 ①

 Ⅴ
-5
 R
1 

 

3.2.3 原子炉建屋放水設備 



注記＊1 ：下記設備は，大容量送水車の附属機器である。附属機器は「機器本体」と同一の取付箇所である。

　　　　  大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）燃料タンク（6,7号機共用）

    ＊2 ：大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）の予備を荒浜側高台保管場所及び大湊側高台

　　　　　保管場所にそれぞれ1個ずつ保管する。

    ＊3 ：荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所にそれぞれ1台ずつ保管する。

    ＊4 ：大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）吸込20mホース及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）吸込20mホースの予備を荒浜側

　　　　　高台保管場所及び大湊側高台保管場所にそれぞれ4本ずつ保管する。

　　＊5 ：予備を含めた34本を荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所のうち荒浜側高台保管場所に31本，大湊側高台保管場所に3本を

          保管する。

 名　称  大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）（6,7号機共用）
＊1,＊2

 　　　　放水砲（6,7号機共用）
＊3

　　　　 ホース 大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）吸込20mホース（6,7号機共用）
＊4

　　　　　 　　 大容量送水車吐出放水砲用5m,10m,50mホース（6,7号機共用）
＊5

保管場所 大湊側高台保管場所 T.M.S.L.約35000mm

 名　称  大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）（6,7号機共用）
＊1,＊2

 　　　　放水砲（6,7号機共用）
＊3

　　　　 ホース 大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）吸込20mホース（6,7号機共用）
＊4

　　　　　　　　大容量送水車吐出放水砲用5m,10m,50mホース（6,7号機共用）
＊5

保管場所 荒浜側高台保管場所 T.M.S.L.約37000mm

　：保管場所

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第3-2-3-1-1図

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のう

ち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（原子

炉建屋放水設備）に係る機器の配置を明

示した図面（その1）

0806



工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

　名　称　　大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）（6,7号機共用）
＊
　ホース　　大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）吸込20mホース(6,7号機共用)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （給水側）

取付箇所　屋外 T.M.S.L.約12000mm  　　　　 　　　　　　　　　 　　　  　　屋外 T.M.S.L.約12000mm

　　　　　　　取水路付近　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　 海～大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）

　名　称　　放水砲（6,7号機共用）

取付箇所　屋外 T.M.S.L.約12000mm

　　　　　　　7号機建屋付近　　　　　　　

注記＊：下記設備は，大容量送水車の附属機器である。附属機器は「機器本体」と同一の取付箇所である。

　　　　   大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）燃料タンク（6,7号機共用）

第3-2-3-1-2図

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち

使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（原子炉建

屋放水設備）に係る機器の配置を明示した図

面（その2）

9Y18

※本図は，6，7号機共用設備の取付箇所に

　 おける関係性を示すため，7号機側への

　 取付箇所を示す。

　名　称　　ホース　　大容量送水車吐出放水砲用5m,10m,50mホース(6,7号機共用)

　　　　　　 （送水側）

取付箇所　屋外 T.M.S.L.約12000mm

　　　　　　　大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）～放水砲（6,7号機共用）

　：取付箇所



 名　称   ホース 大容量送水車吐出放水砲用5m,10m,50mホース（6,7号機共用）

　　　　（送水側）

取付箇所 屋外 T.M.S.L.約12000mm

　　　　 大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）～放水砲（6,7号機共用）

 名　称  放水砲（6,7号機共用）

取付箇所 屋外 T.M.S.L.約12000mm

　　　　 6号機建屋付近　　　　　　　

 名　称  大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）（6,7号機共用）
＊
  ホース 大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）吸込20mホース（6,7号機共用）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （給水側）

取付箇所 屋外 T.M.S.L.約12000mm  　　　　 　　　　　　　　　  屋外 T.M.S.L.約12000mm

　　　　 取水路付近　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 海～大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）

　：取付箇所

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称
注記＊：下記設備は，大容量送水車の附属機器である。附属機器は「機器本体」と同一の取付箇所である。

　　　　大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）燃料タンク（6,7号機共用）

第3-2-3-1-3図

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のう

ち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（原子

炉建屋放水設備）に係る機器の配置を明

示した図面（その3）

0615

※本図は，6,7号機共用設備の取付箇所に

　おける関係性を示すため，6号機側への

　取付箇所を示す。



：核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵

 槽冷却浄化設備（原子炉建屋放水設備）

 （当該設備の申請範囲）

：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち

 原子炉格納容器安全設備（原子炉建屋放水設備）

 （兼用範囲）

大容量送水車

（原子炉建屋放水設備用）

（6,7号機共用）

ポンプ

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）吸込20mホース（6,7号機共用）

海

大容量送水車吐出放水砲用5m,10m,50mホース（6,7号機共用）

放水砲（6,7号機共用）

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち

使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（原子炉建

屋放水設備）の系統図　（重大事故等対処

設備）

工事計画認可申請 第3-2-3-2-1図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0217

系統番号：P98
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4. 原子炉冷却系統施設 
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4.1 原子炉冷却材の循環設備 
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4.1.1 主蒸気系 
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第 4-1-1-2-1～22 図 原子炉冷却系統施設のうち原子炉冷却材の循環設備（主蒸気系）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙 1 

工事計画抜粋 

変  更  前 変  更  後 

NO.＊23 
名    称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名    称 

最 高 使 用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

主

蒸

気

系 

＊1 

原子炉圧力容器 

～ 

B21-F003A,C,D 及び 

B21-F001A,B,C,D, 

K,L,M,N,P,R,S,T,U 

8.62＊2 302 

711.2＊3 35.7＊3 STS480＊4 

主

蒸

気

系 

変更なし 

― 

228.6＊3  ＊5(34.3＊3) SFVC2B ― 

＊1 

原子炉圧力容器 

～ 

原子炉隔離時冷却系分岐部 

8.62＊2 302 

711.2＊3  ＊5(35.7＊3) SFVC2B 
＊6 

原子炉圧力容器 

～ 

原子炉隔離時冷却系分岐部 
 

変更なし 

9.22＊7 

変更なし 

306＊7 
変更なし 

1 

165.2＊3  ＊5(14.3＊3) SFVC2B 2 

＊1 

原子炉隔離時冷却系分岐部 

～ 

B21-F003B 及び 

B21-F001E,F,G,H,J 

8.62＊2 302 

711.2＊3 35.7＊3 STS480＊4 

変更なし 

― 

228.6＊3  ＊5(34.3＊3) SFVC2B ― 

＊1 

B21-F003A,B,C,D 

～ 

主蒸気ヘッダ 

8.62＊2 302 711.2＊3  ＊5(35.7＊3) SGV480＊8 ― 

主蒸気ヘッダ 

8.62＊2 302 

711.2＊3  ＊5(35.7＊3) SFVC2B ― 

769.8＊3  ＊5(65.0＊3) SFVC2B ― 

1371.6＊3  ＊5(90.0＊3) SFVC2B ― 

1320.8＊3  ＊5(55.0＊3) SFVC2B ― 

872.0＊3  ＊5(70.0＊3) SFVC2B ― 

812.8＊3  ＊5(40.4＊3) SFVC2B ― 

＊9 

主蒸気ヘッダ 

～ 

N31-F001A,B,C,D 

8.62＊2 302 711.2＊3  ＊5(35.7＊3) SGV480＊8 ― 
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変  更  前 変  更  後 

NO.＊23 
名    称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名    称 

最 高 使 用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

主

蒸

気

系 

＊10 

B21-F001A,C,F,H,L,N,R,T 

～ 

逃がし安全弁排気管貫通部 

3.73＊2 250 267.4＊3 15.1＊3 STS410＊11 

主

蒸

気

系 

変更なし 

変更なし 3 

― 3.73 250 

＊3,＊12 

 267.4 

/267.4 

/ ― 

＊3,＊12 

 15.1 

/15.1 

/ ― 

STS410＊12 4 

267.4＊3,＊12,＊13 15.1＊3,＊12,＊13 STS410＊12,＊13 5 
＊10 

逃がし安全弁排気管貫通部 

～ 

サプレッションチェンバ 

3.73＊2 250 
267.4＊3 15.1＊3 SUS316TP 

変更なし 

変更なし 
6 

267.4＊3 12.7＊3 SUS316TP 7 

― 3.73 250 

＊3,＊12 

 318.5 

/267.4 

＊3,＊12 

 17.4 

/15.1 
SUS316TP＊12 8 

3.73＊2 250 

318.5＊3 14.3＊3 SUS316TP 

変更なし 

9 

318.5＊3  ＊5(17.4＊3) SCS16A 10 

563.0＊3，＊5 

＊5 

 (31.8＊3) 
 

SCS16A＊5 11 

609.6＊3  ＊5(55.1＊3) SCS16A 12 

― 3.73 250 

609.6＊3,＊12 
＊12 

 (55.1＊3) SCS16A＊12 13 

318.5＊3,＊12 
＊12 

 (17.4＊3) SCS16A＊12 14 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁へ続く） 

＊12 

B21-F001B,D,E,G,J,K,M,P,

S,U 

～ 

サプレッションチェンバ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁へ続く） 

3.73 250 

267.4＊3 15.1＊3 STS410 15 

267.4＊3,＊13 15.1＊3,＊13 STS410＊13 16 
＊3 

 267.4 

/267.4 

/ ― 
 

＊3 

 15.1 

/15.1 

/ ― 
 

STS410 17 

267.4＊3 15.1＊3 SUS316TP 18 

267.4＊3 12.7＊3 SUS316TP 19 
＊3 

 318.5 

/267.4 
 

＊3 

 17.4 

/15.1 
 

SUS316TP 20 

318.5＊3 14.3＊3 SUS316TP 21 

318.5＊3  (17.4＊3) SCS16A 22 

563.0＊3  (31.8＊3) SCS16A 23 

609.6＊3  (55.1＊3) SCS16A 24 

609.6＊3  (55.1＊3) SCS16A 25 
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変  更  前 変  更  後 

NO.＊23 
名    称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名    称 

最 高 使 用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

主

蒸

気

系 

（前頁からの続き） 

主

蒸

気

系 

（前頁からの続き） 3.73 250 318.5＊3  (17.4＊3) SCS16A 26 

＊14 

主蒸気逃がし安全弁 

逃がし弁機能用 

アキュムレータ 

～ 

主蒸気逃がし安全弁 

逃がし弁機能用 

窒素供給配管合流部 

1.77 171 
80.0＊3  (13.6＊3) SUS304 

＊15 

主蒸気逃がし安全弁 

逃がし弁機能用 

アキュムレータ 

～ 

主蒸気逃がし安全弁 

逃がし弁機能用 

窒素供給配管合流部 
 

変更なし 

2.00＊7 
変更なし 

27 

60.5＊3  (3.9＊3) SUS304 28 

― 2.00＊7 171 60.5＊3,＊12,＊13 3.9＊3,＊12,＊13 SUS304TP＊12,＊13 29 

1.77 171 60.5＊3 3.9＊3 SUS304TP 
変更なし 

2.00＊7 
変更なし 30 

＊14 

B21-F029A,B,C,D,E,F,G, 

H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,U 

～ 

主蒸気逃がし安全弁 

逃がし弁機能用 

窒素供給配管合流部 

― 

＊15 

B21-F029A,B,C,D,E,F,G, 

H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,U 

～ 

主蒸気逃がし安全弁 

逃がし弁機能用 

窒素供給配管合流部 
 

2.00＊7 171 60.5＊3,＊12,＊13 3.9＊3,＊12,＊13 SUS304TP＊12,＊13 31 

1.77 171 60.5＊3 3.9＊3 SUS304TP 
変更なし 

2.00＊7 
変更なし 32 

＊14 

主蒸気逃がし安全弁 

逃がし弁機能用 

窒素供給配管合流部 

～ 

B21-F001A,B,C,D,E,F,G, 

H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,U 

 

― 

＊15 

主蒸気逃がし安全弁 

逃がし弁機能用 

窒素供給配管合流部 

～ 

B21-F001A,B,C,D,E,F,G, 

H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,U 

 

2.00＊7 171 

＊3,＊12 

 60.5 

/60.5 

/60.5 
 

＊3,＊12 

 3.9 

/3.9 

/3.9 
 

SUS304TP＊12 33 

1.77 171 60.5＊3 3.9＊3 SUS304TP 
変更なし 

2.00＊7 
変更なし 34 

― 2.00＊7 171 

60.5＊3,＊12,＊13 3.9＊3,＊12,＊13 SUS304TP＊12,＊13 35 

60.5＊3,＊12  (6.7＊3)＊12 SUS304＊12 36 

61.5＊3,＊12  (0.4＊3)＊12 SUS304＊12 37 

＊14 

主蒸気逃がし安全弁 

自動減圧機能用 

アキュムレータ 

～ 

主蒸気逃がし安全弁 

自動減圧機能用 

窒素供給配管合流部 

1.77 171 

80.0＊3  (13.6＊3) SUS304 
＊15 

主蒸気逃がし安全弁 

自動減圧機能用 

アキュムレータ 

～ 

主蒸気逃がし安全弁 

自動減圧機能用 

窒素供給配管合流部 

変更なし 

2.00＊7 
変更なし 

38 

60.5＊3  (3.9＊3) SUS304 39 

60.5＊3 3.9＊3 SUS304TP 40 

― 2.00＊7 171 60.5＊3,＊12,＊13 3.9＊3,＊12,＊13 SUS304TP＊12,＊13 41 
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変  更  前 変  更  後 

NO.＊23 
名    称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名    称 

最 高 使 用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

主

蒸

気

系 

＊14 

B21-F026A,C,F,H,L,N,R,T 

～ 

主蒸気逃がし安全弁 

自動減圧機能用 

窒素供給配管合流部 

― 

主

蒸

気

系 

＊15 

B21-F026A,C,F,H,L,N,R,T 

～ 

主蒸気逃がし安全弁 

自動減圧機能用 

窒素供給配管合流部 

2.00＊7 171 60.5＊3,＊12,＊13 3.9＊3,＊12,＊13 SUS304TP＊12,＊13 42 

1.77 171 60.5＊3 3.9＊3 SUS304TP 
変更なし 

2.00＊7 
変更なし 43 

＊14 

主蒸気逃がし安全弁 

自動減圧機能用 

窒素供給配管合流部 

～ 

B21-F001A,C,F,H,L,N,R,T 

― 

＊15 

主蒸気逃がし安全弁 

自動減圧機能用 

窒素供給配管合流部 

～ 

B21-F001A,C,F,H,L,N,R,T 

2.00＊7 171 

＊3,＊12 

 60.5 

/60.5 

/60.5 
 

＊3,＊12 

 3.9 

/3.9 

/3.9 
 

SUS304TP＊12 44 

1.77 171 60.5＊3 3.9＊3 SUS304TP 
変更なし 

2.00＊7 
変更なし 45 

― 2.00＊7 171 

60.5＊3,＊12  (6.7＊3)＊12 SUS304＊12 46 

61.5＊3,＊12  (0.4＊3)＊12 SUS304＊12 47 

60.5＊3,＊12,＊13 3.9＊3,＊12,＊13 SUS304TP＊12,＊13 48 
＊16 

主蒸気ヘッダ 

～ 

原子炉給水ポンプ 

駆動用蒸気タービン分岐部 

8.62＊2 302 

812.8＊3  ＊5(40.4＊3) SGV480＊8 

変更なし 

― 

863.6＊3  ＊5(70.0＊3) SGV480＊8 ― 

440.0＊3  ＊5(38.2＊3) SFVC2B ― 

406.4＊3  ＊5(21.4＊3) SFVC2B ― 

＊16 

原子炉給水ポンプ 

駆動用蒸気タービン分岐部 

～ 

N37-F001 

 

8.62＊2 302 

863.6＊3  ＊5(70.0＊3) SGV480＊8 ― 

812.8＊3  ＊5(40.4＊3) SGV480＊8 ― 

601.6＊3  ＊5(50.0＊3) SFVC2B ― 

558.8＊3  ＊5(28.6＊3) SFVC2B ― 
＊3 

 812.8 

/558.8 
 

 ＊5(40.4＊3) 

 ＊5(28.6＊3) 
SFVC2B ― 

558.8＊3  ＊5(28.6＊3) SGV480＊8 ― 

571.6＊3  ＊5(35.0＊3) SFVC2B ― 

609.6＊3  ＊5(54.0＊3) SGV480＊8 ― 
＊3 

 609.6 

/558.8 
 

 ＊5(31.0＊3) 

 ＊5(28.6＊3) 
SFVC2B ― 

609.6＊3  ＊5(31.0＊3) SGV480＊8 ― 
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変  更  前 変  更  後 

NO.＊23 
名    称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名    称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

主

蒸

気

系 

＊17 

N37-F001 

～ 

タービンバイパス減圧管 

6.01＊2 302 457.2＊3  ＊5(19.0＊3) SB480＊18 

主

蒸

気

系 

変更なし 

― 

＊19 

原子炉給水ポンプ 

駆動用蒸気タービン分岐部 

～ 

タービン補助蒸気系 

B 系分岐部 

8.62＊2 302 406.4＊3  ＊5(21.4＊3) SB480＊18 ― 

＊19 

タービン補助蒸気系 

B 系分岐部 

～ 

原子炉給水ポンプ 

駆動用蒸気タービン 

(B)分岐部 

8.62＊2 302 

406.4＊3  ＊5(21.4＊3) SB480＊18 ― 

210.0＊3  ＊5(33.4＊3) SF490A＊20 ― 

165.2＊3  ＊5(11.0＊3) SF490A＊20 ― 

＊19 

原子炉給水ポンプ駆動用 

蒸気タービン(B)分岐部 

～ 

N38-F001B 

 

8.62＊2 302 165.2＊3 11.0＊3 STPT480＊21 ― 

＊19 

原子炉給水ポンプ駆動用 

蒸気タービン(B)分岐部 

～ 

タービン補助蒸気系 

A 系分岐部 

8.62＊2 302 406.4＊3  ＊5(21.4＊3) SB480＊18 ― 

＊19 

タービン補助蒸気系 

A 系分岐部 

～ 

N38-F001A 

 

8.62＊2 302 165.2＊3 11.0＊3 STPT480＊21 ― 
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変  更  前 変  更  後 

NO.＊23 
名    称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名    称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

主

蒸

気

系 

＊22 

タービン補助蒸気系 

B 系分岐部 

～ 

N39-F035B,D 

及び N39-F036B,D 

8.62＊2 302 

355.6＊3 19.0＊3 STPT480＊21 
主

蒸

気

系 

変更なし 

― 

318.5＊3 17.4＊3 STPT480＊21 ― 

267.4＊3 15.1＊3 STPT480＊21 ― 

＊22 

タービン補助蒸気系 

A 系分岐部 

～ 

N39-F035A,C 

及び N39-F036A,C 

8.62＊2 302 

318.5＊3 17.4＊3 STPT480＊21 ― 

267.4＊3 15.1＊3 STPT480＊21 ― 

 注記＊1 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「原子炉圧力容器から主蒸気ヘッダ，原子炉隔離時冷却系及び主蒸気逃がし安全弁まで」と記載。 

＊2 ：SI 単位に換算したものである。 

＊3 ：公称値を示す。 

＊4 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「STS49」と記載。記載内容は，設計図書による。 

＊5 ：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，平成 4年 3月 27 日付け 3資庁第 13034 号にて認可された工事計画のⅣ-3-1-1-1-1「管の基本板厚計算書」による。 

＊6 ：非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（原子炉隔離時冷却系，高圧代替注水系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（高圧代替注水系）と兼用。 

＊7 ：重大事故等時における使用時の値。 

＊8 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「SGV49」と記載。記載内容は，設計図書による。 

＊9 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「主蒸気ヘッダから主蒸気止め弁まで」と記載。 

＊10：記載の適正化を行う。既工事計画書には「主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能用）からサプレッションチェンバへ」と記載。 

＊11：記載の適正化を行う。既工事計画書には「STS42」と記載。記載内容は，設計図書による。 

＊12：本設備は既存の設備である。 

＊13：エルボを示す。 

＊14：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。 

＊15：計測制御系統施設のうち制御用空気設備（逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧設備）と兼用。 

＊16：記載の適正化を行う。既工事計画書には「主蒸気ヘッダからタービンバイパス弁まで」と記載。 

＊17：記載の適正化を行う。既工事計画書には「タービンバイパス弁からタービンバイパス減圧管まで」と記載。 

＊18：記載の適正化を行う。既工事計画書には「SB49」と記載。記載内容は，設計図書による。 

＊19：記載の適正化を行う。既工事計画書には「タービンバイパス弁入口配管から原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンまで」と記載。 

＊20：記載の適正化を行う。既工事計画書には「SF50A」と記載。記載内容は，設計図書による。 

＊21：記載の適正化を行う。既工事計画書には「STPT49」と記載。記載内容は，設計図書による。 

＊22：記載の適正化を行う。既工事計画書には「ＲＦＰタービン入口配管からタービン補助蒸気系（湿分分離加熱器へ）まで」と記載。 

＊23：第 4-1-1-2-1～22 図 原子炉冷却系統施設のうち原子炉冷却材の循環設備（主蒸気系）に係る主配管の配置を明示した図面に記載の丸番号を示す。 



 1 

第 4-1-1-2-1～22 図 原子炉冷却系統施設のうち原子炉冷却材の循環設備（主蒸気系）に係る主配

管の配置を明示した図面 別紙 2 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

［主配管］ 

管ＮＯ.1＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 267.4 ±0.8％ ＪＩＳ Ｇ ３４５５による材料公差 

厚さ 15.1 
 mm 

－12.5％ 

【プラス側公差】 

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ３４５５による材料公差 

 

管ＮＯ.1＊- 管継手 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 267.4 
＋4.0mm 

－3.2mm 
ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 15.1 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 

 

管ＮＯ.2＊  

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 267.4 ±1％ ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

厚さ 15.1 ±12.5％ 同上 

 

管ＮＯ.2＊- 管継手 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 267.4 
＋4.0mm 

－3.2mm 
ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 15.1 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 
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工事計画記載の公称値の許容範囲（続き） 

 

管ＮＯ.3＊  

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 267.4 ±1％ ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

厚さ 12.7 
 mm 

－12.5％ 

【プラス側公差】 

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

 

管ＮＯ.4＊- 管継手 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 318.5 
＋4.0mm 

－3.2mm 
ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 17.4 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 

 

管ＮＯ.5＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 318.5 ±1％ ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

厚さ 14.3 
 mm 

－12.5％ 

【プラス側公差】 

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

 

管ＮＯ.6＊  

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 318.5 
 mm 

 mm 
製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

厚さ 17.4 
 mm 

  mm 
同上 
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工事計画記載の公称値の許容範囲（続き） 

 

管ＮＯ.7＊  

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 563.0  mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

厚さ 31.8 
 mm 

   mm 
同上 

 

管ＮＯ.8＊  

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 609.6  mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

厚さ 55.1 
 mm 

   mm 
同上 

 

管ＮＯ.11＊- 管継手 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 60.5 
＋1.6mm 

－0.8mm 
ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 3.9 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 

 

管ＮＯ.12＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 60.5 
 mm 

 mm 
製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

厚さ 6.7 
 mm 

 mm 
同上 
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工事計画記載の公称値の許容範囲（続き） 

 

鏡板ＮＯ.C1＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 609.6  mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

厚さ 55.1 
 mm 

 mm 
同上 

 

鏡板ＮＯ.C2＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 318.5 
 mm 

 mm 
製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

厚さ 17.4 
 mm 

 mm 
同上 

 

レジューサＮＯ.R1＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 563.0  mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

厚さ 31.8 
 mm 

   mm 
同上 

 

レジューサＮＯ.R1＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 318.5 
 mm 

   mm 
製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

厚さ 17.4 
 mm 

   mm 
同上 
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工事計画記載の公称値の許容範囲（続き） 

 

伸縮継手ＮＯ.E1＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 61.5  mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

厚さ 0.4  mm 同上 

 

伸縮継手ＮＯ.E2＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 61.5  mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

厚さ 0.4  mm 同上 

 

伸縮継手ＮＯ.E3＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 61.5  mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

厚さ 0.4  mm 同上 

 

伸縮継手ＮＯ.E4＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 61.5  mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

厚さ 0.4  mm 同上 

 

伸縮継手ＮＯ.E5＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 61.5  mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

厚さ 0.4  mm 同上 

 

伸縮継手ＮＯ.E6＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 61.5  mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

厚さ 0.4  mm 同上 

K7
 ①

 4
-1
-1
-2
-1
～
22
 R
1 



 6 

工事計画記載の公称値の許容範囲（続き） 

 

伸縮継手ＮＯ.E7＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 61.5  mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

厚さ 0.4  mm 同上 

 

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値 

注記＊：管の基本板厚計算書のＮＯ.を示す。 
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4.1.2 復水給水系 
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第 4-1-2-1-1～2 図 原子炉冷却系統施設のうち原子炉冷却材の循環設備（復水給水系）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙 1 

工事計画抜粋 

変  更  前 変  更  後 

NO.＊32 
名     称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名     称 

最 高使 用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

復

水

給

水

系 

＊1 

N26-F004A,B,C 

～ 

給水加熱器ドレンベント系 

（低圧ドレンポンプ）合流部 

1.94＊2 84 

406.4＊3 12.7＊3 STPT370＊4 

復

水

給

水

系 

変更なし 

― 

609.6＊3  ＊5(17.4＊3) SB450＊6 ― 

609.6＊3  ＊5(12.7＊3) SB450＊6 ― 

660.4＊3  ＊5(12.7＊3) SB450＊6 ― 

660.4＊3  ＊5(17.4＊3) SB450＊6 ― 

＊1 

給水加熱器ドレンベント系 

（低圧ドレンポンプ）合流部 

～ 

N27-F001A,B,C,D,E,F 

1.94＊2 84 

660.4＊3  ＊5(12.7＊3) SB450＊6 ― 

660.4＊3  ＊5(17.4＊3) SB450＊6 ― 

318.5＊3 10.3＊3 STPT370＊4 ― 

355.6＊3 11.1＊3 STPT370＊4 ― 

＊7 

N22-F022 

～ 

給水加熱器ドレンベント系 

（低圧ドレンポンプ）合流部 

1.94＊2 84 355.6＊3 11.1＊3 STPT370＊4 ― 

＊8 

N27-F002A,B,C,D,E,F 

～ 

制御棒駆動系分岐部 
1.94＊2 84 

318.5＊3 10.3＊3 STPT370＊4 ― 

660.4＊3  ＊5(17.4＊3) SB450＊6 ― 

660.4＊3  ＊5(12.7＊3) SB450＊6 ― 

＊8 

制御棒駆動系分岐部 

～ 

高圧復水ポンプ 1.94＊2 84 

660.4＊3  ＊5(17.4＊3) SB450＊6 ― 

660.4＊3  ＊5(12.7＊3) SB450＊6 ― 

660.4＊3  ＊5(11.85＊3) SB450＊6 ― 

609.6＊3  ＊5(12.7＊3) SB450＊6 ― 

＊9 

制御棒駆動系分岐部 

～ 

復水補給水系分岐部 

1.94 84  114.3＊3 6.0＊3 STPT370 ― 

＊9 

復水補給水系分岐部 

～ 

N21-F150 

1.94 84  

114.3＊3 6.0＊3 STPT370 ― 

114.3＊3 6.0＊3 SUS304TP ― 

＊9 

復水補給水系分岐部 

～ 

N21-F041 

1.94 84 114.3＊3 6.0＊3 STPT370 ― 
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変  更  前 変  更  後 

NO.＊32 
名     称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名     称 

最 高 使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

復

水

給

水

系 

高圧復水ポンプ 

～ 

第 6給水加熱器 

5.98＊2 84 

508.0＊3  ＊5(20.6＊3) SB450＊6 

復

水

給

水

系 

変更なし 

― 

660.4＊3  ＊5(24.0＊3) SB450＊6 ― 

711.2＊3  ＊5(49.4＊3) SB450＊6 ― 

508.0＊3  ＊5(20.6＊3) SF440A＊10 ― 

528.0＊3  ＊5(30.6＊3) SF440A＊10 ― 

406.4＊3  ＊5(16.7＊3) SB450＊6 ― 

第 6 給水加熱器 

～ 

第 5給水加熱器 

5.98＊2 149 406.4＊3  ＊5(16.7＊3) SB450＊6 ― 

第 5 給水加熱器 

～ 

第 4給水加熱器 

5.98＊2 149 406.4＊3  ＊5(16.7＊3) SB450＊6 ― 

第 4 給水加熱器 

～ 

第 3給水加熱器 

5.98＊2 149 406.4＊3  ＊5(16.7＊3) SB450＊6 ― 

＊11 

第 3給水加熱器 

～ 

給水加熱器ドレンベント系 

（高圧ドレンポンプ）合流部 5.98＊2 

158 406.4＊3  ＊5(16.7＊3) SB450＊6 ― 

207 

406.4＊3  ＊5(16.7＊3) SB450＊6 ― 

711.2＊3  ＊5(25.0＊3) SB450＊6 ― 

762.0＊3  ＊5(50.4＊3) SB450＊6 ― 

863.6＊3  ＊5(29.0＊3) SB450＊6 ― 

914.4＊3  ＊5(54.4＊3) SB450＊6 ― 
＊11 

給水加熱器ドレンベント系 

（高圧ドレンポンプ）合流部 

～ 

タービン駆動原子炉給水ポンプ(A) 

分岐部 

5.98＊2 207 

863.6＊3  ＊5(29.0＊3) SB450＊6 ― 

625.0＊3  ＊5(32.3＊3) SF440A＊10 ― 

609.6＊3  ＊5(24.6＊3) SF440A＊10 ― 

914.4＊3  ＊5(54.4＊3) SB450＊6 ― 

580.0＊3  ＊5(32.8＊3) SF440A＊10 ― 

558.8＊3  ＊5(22.2＊3) SF440A＊10 ― 
＊11 

タービン駆動原子炉給水ポンプ(A) 

分岐部 

～ 

タービン駆動原子炉給水ポンプ(B) 

5.98＊2 207 

609.6＊3  ＊5(24.6＊3) SB450＊6 ― 

609.6＊3 23.25＊3 SUS316LTP ― 
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変  更  前 変  更  後 

NO.＊32 
名     称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名     称 

最 高 使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

復

水

給

水

系 

＊11 

タービン駆動原子炉給水ポンプ(A) 

分岐部 

～ 

電動機駆動原子炉給水ポンプ分岐部 

5.98＊2 207 

863.6＊3  ＊5(29.0＊3) SB450＊6 

復

水

給

水

系 

変更なし 

― 

914.4＊3  ＊5(54.4＊3) SB450＊6 ― 

625.0＊3  ＊5(32.3＊3) SF440A＊10 ― 

609.6＊3  ＊5(24.6＊3) SF440A＊10 ― 
＊11 

電動機駆動原子炉給水ポンプ分岐部 

～ 

タービン駆動原子炉給水ポンプ(A) 

5.98＊2 207 
609.6＊3  ＊5(24.6＊3) SB450＊6 ― 

609.6＊3 23.25＊3 SUS316LTP ― 

＊12 

N22-F007A,B,C 

～ 

給水加熱器ドレンベント系 

（高圧ドレンポンプ）合流部 

5.98＊2 207 

406.4＊3  ＊5(16.7＊3) SB450＊6 ― 

558.8＊3  ＊5(22.2＊3) SB450＊6 ― 

609.6＊3  ＊5(47.6＊3) SB450＊6 ― 

＊13 

電動機駆動原子炉給水ポンプ分岐部 

～ 

電動機駆動原子炉給水ポンプ(A)分岐部 
5.98＊2 207 

863.6＊3  ＊5(29.0＊3) SB450＊6 ― 

914.4＊3  ＊5(54.4＊3) SB450＊6 ― 

609.6＊3  ＊5(24.6＊3) SB450＊6 ― 

660.4＊3  ＊14(50.0＊3) SB450＊6 ― 
＊15 

電動機駆動原子炉給水ポンプ(A)分岐部 

～ 

電動機駆動原子炉給水ポンプ(B) 
5.98＊2 207 

609.6＊3  ＊5(24.6＊3) SB450＊6 ― 

660.4＊3  ＊14(50.0＊3) SB450＊6 ― 

457.2＊3  ＊5(19.0＊3) SB450＊6 ― 

457.2＊3  ＊5(18.15＊3) SB450＊6 ― 
＊16 

電動機駆動原子炉給水ポンプ(A)分岐部 

～ 

電動機駆動原子炉給水ポンプ(A) 
5.98＊2 207 

558.8＊3  ＊5(22.2＊3) SB450＊6 ― 

609.6＊3  ＊5(47.6＊3) SB450＊6 ― 

457.2＊3  ＊5(19.0＊3) SB450＊6 ― 

457.2＊3  ＊5(18.15＊3) SB450＊6 ― 
＊17 

タービン駆動原子炉給水ポンプ(A) 

～ 

第 2 給水加熱器分岐部 

16.57＊2 207 660.4＊3  ＊5(52.7＊3) SB480＊18 ― 

10.00＊2 207 

660.4＊3  ＊5(34.2＊3) SB480＊18 ― 

863.6＊3  ＊14(43.4＊3) SB480＊18 ― 

914.4＊3  ＊5(68.8＊3) SB480＊18 ― 

695.0＊3  ＊14(73.7＊3) SF490A＊19 ― 

609.6＊3  ＊14(31.0＊3) SF490A＊19 ― 
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変  更  前 変  更  後 

NO.＊32 
名     称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名     称 

最 高 使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

復

水

給

水

系 

＊17 

タービン駆動原子炉給水ポンプ(B) 

～ 

給水ポンプ出口配管 

（タービン駆動原子炉給水ポンプ側）分岐部 

16.57＊2 207 660.4＊3  ＊5(52.7＊3) SB480＊18 

復

水

給

水

系 

変更なし 

― 

10.00＊2 207 

660.4＊3  ＊5(34.2＊3) SB480＊18 ― 

660.4＊3  ＊5(34.2＊3) SF490A＊19 ― 

742.0＊3  ＊5(75.0＊3) SF490A＊19 ― 
＊17 

給水ポンプ出口配管 

（タービン駆動原子炉給水ポンプ側）分岐部 

～ 

第 2給水加熱器分岐部 

10.00＊2 207 

914.4＊3  ＊5(68.8＊3) SB480＊18 ― 

863.6＊3  ＊14(43.4＊3) SB480＊18 ― 

＊17 

第 2給水加熱器分岐部 

～ 

第 2給水加熱器 

10.00＊2 207 609.6＊3  ＊5(31.0＊3) SB480＊18 ― 

＊20 

給水ポンプ出口配管 

（タービン駆動原子炉給水ポンプ側）分岐部 

～ 

給水ポンプ出口配管 

（電動機駆動原子炉給水ポンプ側）分岐部 

10.00＊2 207 

863.6＊3  ＊14(43.4＊3) SB480＊18 ― 

914.4＊3  ＊5(68.8＊3) SB480＊18 ― 

＊20 

電動機駆動原子炉給水ポンプ(B) 

～ 

電動機駆動原子炉給水ポンプ(B)合流部 

16.57＊2 207 457.2＊3  ＊14(37.7＊3) SB480＊18 ― 

10.00＊2 207 

457.2＊3  ＊14(24.8＊3) SB480＊18 ― 

609.6＊3  ＊14(31.0＊3) SB480＊18 ― 

660.4＊3  ＊14(56.4＊3) SB480＊18 ― 
＊21 

電動機駆動原子炉給水ポンプ(B)合流部 

～ 

給水ポンプ出口配管 

（電動機駆動原子炉給水ポンプ側）分岐部 

 

10.00＊2 207 

660.4＊3  ＊14(56.4＊3) SB480＊18 ― 

609.6＊3  ＊14(31.0＊3) SB480＊18 ― 

863.6＊3  ＊14(43.4＊3) SB480＊18 ― 

914.4＊3  ＊14(68.8＊3) SB480＊18 ― 

695.0＊3  ＊14(73.7＊3) SF490A＊19 ― 

609.6＊3  ＊14(31.0＊3) SF490A＊19 ― 
＊17 

給水ポンプ出口配管 

（電動機駆動原子炉給水ポンプ側）分岐部 

～ 

第 2給水加熱器 

 

 

10.00＊2 207 609.6＊3  ＊14(31.0＊3) SB480＊18 ― 
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変  更  前 変  更  後 

NO.＊32 
名     称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名     称 

最 高 使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

復

水

給

水

系 

＊22 

電動機駆動原子炉給水ポンプ(A) 

～ 

電動機駆動原子炉給水ポンプ(B)合流部 

16.57＊2 

207 

457.2＊3  ＊14(37.7＊3) SB480＊18 

復

水

給

水

系 

変更なし 

― 

10.00＊2 

457.2＊3  ＊14(24.8＊3) SB480＊18 ― 

457.2＊3  ＊14(24.8＊3) SF490A＊19 ― 

480.0＊3  ＊14(36.2＊3) SF490A＊19 ― 

第 2 給水加熱器 

～ 

第 1給水加熱器 

10.00＊2 207 609.6＊3  ＊14(31.0＊3) SB480＊18 ― 

＊23 

第 1給水加熱器 

～ 

B21-F070A,B 

 
10.00＊2 230 

609.6＊3  ＊14(31.0＊3) SF490A＊19 ― 

695.0＊3  ＊14(73.7＊3) SF490A＊19 ― 

863.6＊3  ＊14(43.4＊3) SB480＊18 ― 

863.6＊3  ＊5(55.5＊3) SB480＊18 ― 

609.6＊3  ＊5(31.0＊3) STPT480＊24 ― 

609.6＊3  ＊5(31.0＊3) SUS316TP ― 

660.4＊3  ＊14(56.4＊3) SB480＊18 ― 

609.6＊3  ＊5(31.0＊3) SB480＊18 ― 

8.62＊2 302 558.8＊3 28.6＊3 STS480＊25 ― 
＊23 

B21-F070A 

～ 

代替注水配管復水給水系(A)合流部 

8.62＊2 302 558.8＊3 28.6＊3 STS480＊25 ― 

＊23 

代替注水配管復水給水系(A)合流部 

～ 

原子炉圧力容器 

8.62＊2 302 

558.8＊3  ＊5(34.9＊3) SFVAF11A 
＊26 

代替注水配管復水給水系

(A)合流部 

～ 

原子炉圧力容器 

変更なし 

― 

558.8＊3 34.9＊3 STPA23 1 

321.0＊3  ＊5(45.0＊3) SFVAF11A 2 

267.4＊3  ＊5(18.2＊3) SFVAF11A 3 

558.8＊3 34.9＊3 STS480＊25 

変更なし 

9.22＊27 

変更なし 

306＊27 
変更なし 

4 

558.8＊3  ＊5(34.9＊3) SFVC2B 5 

318.5＊3  ＊5(21.4＊3) SFVC2B 6 

318.5＊3 21.4＊3 STS410＊28 7 
＊23 

B21-F070B 

～ 

原子炉隔離時冷却系 

配管復水給水系(B)合流部 

8.62＊2 302 558.8＊3 28.6＊3 STS480＊25 変更なし ― 
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変  更  前 変  更  後 

NO.＊32 
名     称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名     称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

復

水

給

水

系 

＊23 

原子炉隔離時冷却系 

配管復水給水系(B)合流部 

～ 

原子炉圧力容器 

 

8.62＊2 302 

558.8＊3  ＊5(34.9＊3) SFVAF11A 

復

水

給

水

系 

＊29 

原子炉隔離時冷却系 

配管復水給水系(B)合流部 

～ 

原子炉圧力容器 

変更なし 

― 

558.8＊3 34.9＊3 STPA23 8 

196.6＊3  ＊5(30.0＊3) SFVAF11A 9 

165.2＊3  ＊5(14.3＊3) SFVAF11A 10 

558.8＊3 34.9＊3 STS480＊25 

変更なし 

9.22＊27 

変更なし 

306＊27 
変更なし 

11 

558.8＊3  ＊5(34.9＊3) SFVC2B 12 

318.5＊3  ＊5(21.4＊3) SFVC2B 13 

318.5＊3 21.4＊3 STS410＊28 14 

＊30 

代替注水系配管 B21-F056A 

出口合流部 

～ 

代替注水配管復水給水系(A)合流部 

8.62＊2 302 

＊3 

 267.4 

/267.4 

/165.2 

＊3 

21.4 

/21.4 

/14.3 

STS410＊28 

＊26 

代替注水系配管 B21-F056A 

出口合流部 

～ 

代替注水配管復水給水系

(A)合流部 

変更なし 

15 

267.4＊3 18.2＊3 STS410＊28 16 

＊30 

原子炉隔離時冷却系配管 B21-F056B 

出口合流部 

～ 

原子炉隔離時冷却系 

配管復水給水系(B)合流部 

 

8.62＊2 302 

165.2＊3  ＊5(14.3＊3) SFVAF11A  

＊29 

原子炉隔離時冷却系配管

B21-F056B 

出口合流部 

～ 

原子炉隔離時冷却系 

配管復水給水系(B)合流部 

変更なし 

17 

176.6＊3  ＊5(20.0＊3) SFVAF11A  18 

165.2＊3 14.3＊3 STPT410＊31 19 

＊30 

G31-F015 

～ 

B21-F056A,B 

10.20＊2 302 
216.3＊3 18.2＊3 STPT410＊31 

変更なし 

― 

165.2＊3 14.3＊3 STPT410＊31 ― 

8.62＊2 302 165.2＊3 14.3＊3 STPT410＊31 ― 

＊30 

B21-F056A 

～ 

代替注水系配管 B21-F056A 

出口合流部 

8.62＊2 302 165.2＊3 14.3＊3 STPT410＊31 ― 
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変  更  前 変  更  後 

NO.＊32 
名     称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名     称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

復
水
給
水
系 

＊30 

B21-F056B 

～ 

原子炉隔離時冷却系配管 B21-F056B 

出口合流部 

8.62＊2 302 165.2＊3 14.3＊3 STPT410＊31 

復
水
給
水
系 

変更なし ― 

 注記＊1 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「復水浄化系(復水ろ過装置より)から復水浄化系(復水脱塩装置へ)まで」と記載。 

   ＊2 ：SI 単位に換算したものである。 

   ＊3 ：公称値を示す。 

   ＊4 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「STPT38」と記載。記載内容は，設計図書による。 

   ＊5 ：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，平成 4年 3月 27 日付け 3資庁第 13034 号にて認可された工事計画のⅣ-3-1-6-7-1「管の基本板厚計算書」による。 

   ＊6 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「SB46」と記載。記載内容は，設計図書による。 

   ＊7 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「給水加熱器ドレンベント系（低圧ドレンポンプより）から復水ろ過装置出口配管まで」と記載。 

   ＊8 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「復水浄化系(復水脱塩装置より)から高圧復水ポンプまで」と記載。 

   ＊9 ：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。 

   ＊10：記載の適正化を行う。既工事計画書には「SF45A」と記載。記載内容は，設計図書による。 

   ＊11：記載の適正化を行う。既工事計画書には「第 3給水加熱器からタービン駆動原子炉給水ポンプまで」と記載。 

   ＊12：記載の適正化を行う。既工事計画書には「給水加熱器ドレンベント系（高圧ドレンポンプより）から給水ポンプ入口配管まで」と記載。 

   ＊13：記載の適正化を行う。既工事計画書には「第 3給水加熱器からタービン駆動原子炉給水ポンプまで」及び「給水ポンプ入口配管から電動機駆動原子炉給水ポンプ(B)まで」と記載。 

   ＊14：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，平成 5年 8月 19 日付け 5資庁第 8685 号にて認可された工事計画のⅣ-3-1-6-7-1「管の基本板厚計算書」による。 

   ＊15：記載の適正化を行う。既工事計画書には「給水ポンプ入口配管から電動機駆動原子炉給水ポンプ(B)まで」と記載。 

   ＊16：記載の適正化を行う。既工事計画書には「ＭＤ－ＲＦＰ(B)入口配管から電動機駆動原子炉給水ポンプ(A)まで」と記載。 

   ＊17：記載の適正化を行う。既工事計画書には「タービン駆動原子炉給水ポンプから第 2給水加熱器まで」と記載。 

   ＊18：記載の適正化を行う。既工事計画書には「SB49」と記載。記載内容は，設計図書による。 

   ＊19：記載の適正化を行う。既工事計画書には「SF50A」と記載。記載内容は，設計図書による。 

   ＊20：記載の適正化を行う。既工事計画書には「電動機駆動原子炉給水ポンプ(B)から給水ポンプ出口配管まで」と記載。 

   ＊21：記載の適正化を行う。既工事計画書には「タービン駆動原子炉給水ポンプから第 2給水加熱器まで」及び「電動機駆動原子炉給水ポンプ(B)から給水ポンプ出口配管まで」と記載。 

   ＊22：記載の適正化を行う。既工事計画書には「電動機駆動原子炉給水ポンプ(A)からＭＤ－ＲＦＰ(B)出口配管まで」と記載。 

   ＊23：記載の適正化を行う。既工事計画書には「第 1給水加熱器から原子炉圧力容器まで」と記載。 

   ＊24：記載の適正化を行う。既工事計画書には「STPT49」と記載。記載内容は，設計図書による。 

   ＊25：記載の適正化を行う。既工事計画書には「STS49」と記載。記載内容は，設計図書による。 

   ＊26：残留熱除去設備（残留熱除去系）及び非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（高圧代替注水系，低圧注水系，低圧代替注水系）並びに原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容

器安全設備（代替循環冷却系，高圧代替注水系，低圧代替注水系）と兼用。 

   ＊27：重大事故等時における使用時の値を示す。 

   ＊28：記載の適正化を行う。既工事計画書には「STS42」と記載。記載内容は，設計図書による。 

   ＊29：非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（原子炉隔離時冷却系）と兼用。 
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   ＊30：記載の適正化を行う。既工事計画書には「原子炉冷却材浄化系，残留熱除去系及び原子炉隔離時冷却系から原子炉圧力容器入口配管まで」と記載。 

   ＊31：記載の適正化を行う。既工事計画書には「STPT42」と記載。記載内容は，設計図書による。 

   ＊32：第 4-1-2-1-1～2図 原子炉冷却系統施設のうち原子炉冷却材の循環設備（復水給水系）に係る主配管の配置を明示した図面に記載の丸番号を示す。 

K7
 
①
 4
-1
-2
-1
-1
～
2 
R1
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4.2 残留熱除去設備 
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4.2.1 残留熱除去系 
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第 4-2-1-2-1～8 図 原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備（残留熱除去系）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙 1 

工事計画抜粋 

変  更  前 変  更  後 

NO.＊53 
名     称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名     称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊1 

残留熱除去系ストレーナ(A) 

～ 

原子炉圧力容器(A)系出口配管合流部 

 

0.31＊2 104 

     ＊3 

 457.2 

/457.2 

/457.2 
 

     ＊3 

 

 ＊4 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊5 

残留熱除去系ストレーナ(A) 

～ 

原子炉圧力容器(A)系出口配管合流部 

変更なし 

0.62＊6 

変更なし 

166＊6 
変更なし 

1 

457.2＊3  ＊7(9.5＊3) SM400C＊8 2 

1.37＊2 182 457.2＊3  ＊7(9.5＊3) SM400C＊8 変更なし 3 
＊9 

原子炉圧力容器(A)系出口配管合流部 

～ 

残留熱除去系ポンプ(A) 1.37＊2 182 

457.2＊3  ＊7(9.5＊3) SM400C＊8 ＊5 

原子炉圧力容器(A)系出口配管合流部 

～ 

残留熱除去系ポンプ(A) 変更なし 

4 

466.8＊3  ＊7(14.3＊3) SM400C＊8 5 

355.6＊3  ＊7(11.1＊3) SM400C＊8 6 

366.8＊3  ＊7(16.7＊3) SM400C＊8 7 

457.2＊3,＊10 9.5＊3,＊10 STPT410＊10,＊11 8 
＊12 

原子炉圧力容器 

～ 

残留熱除去系(A)燃料プール冷却浄化

系配管合流部 
8.62＊2 302 

318.5＊3 21.4＊3 STS410＊13 

変更なし 

変更なし 

9.22＊6 

変更なし 

306＊6 
変更なし 

9 

318.5＊3,＊10 25.4＊3,＊10 STS410＊10,＊13 10 
     ＊3 

 355.6 

/318.5 
 

     ＊3 

 27.8 

/25.4 
 

STS410＊13 11 

355.6＊3 23.8＊3 STS410＊13 12 

1.37＊2 182 
355.6＊3 11.1＊3 STPT410＊11 

変更なし 
13 

355.6＊3,＊10 11.1＊3,＊10 STPT410＊10,＊11 14 
＊12 

残留熱除去系(A)燃料プール冷却浄化

系配管合流部 

～ 

原子炉圧力容器(A)系出口配管合流部 

1.37＊2 182 

     ＊3 

 355.6 

/355.6 

/318.5＊14 
 

     ＊3 

 11.1 

/11.1 

/10.3＊14 
 

STPT410＊11 

変更なし 

15 

355.6＊3 11.1＊3 STPT410＊11 16 

＊15 

E11-F016A 

～ 

残留熱除去系(A)燃料プール冷却浄化

系配管合流部 

1.37＊2 182 318.5＊3 10.3＊3 STPT410 ― 

＊16 

残留熱除去系ポンプ(A) 

～ 

残留熱除去系ポンプ(A)出口分岐部 3.43＊2 182 

318.5＊3 14.3＊3 STPT410＊11 ＊5 

残留熱除去系ポンプ(A) 

～ 

残留熱除去系ポンプ(A)出口分岐部 変更なし 

17 

318.5＊3,＊10 17.4＊3,＊10 STS410＊10,＊13 18 
     ＊3 

 318.5 

/318.5＊14 

/318.5 
 

     ＊3 

17.4 

/17.4＊14 

/17.4 
 

STS410＊13 19 

＊16 

残留熱除去系ポンプ(A)出口分岐部 

～ 

残留熱除去系熱交換器(A) 3.43＊2 182 

318.5＊3
 14.3＊3

 STPT410＊11 ＊5 

残留熱除去系ポンプ(A)出口分岐部 

～ 

残留熱除去系熱交換器(A) 変更なし 

20 

318.5＊3,＊10
 17.4＊3,＊10

 STS410＊10,＊13 21 
     ＊3 

 508.0 

/318.5 
 

     ＊3 

 26.2 

/17.4 
 

STS410＊13 22 
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変  更  前 変  更  後 

NO.＊53 
名     称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最 高 使 用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名     称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊17 

残留熱除去系熱交換器(A) 

～ 

サプレッションプール水移送配管(A) 

分岐部 

3.43＊2 182 

     ＊3 

 508.0 

/318.5 
 

     ＊3 

26.2 

/17.4 
 

STS410＊13 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊5 

残留熱除去系熱交換器(A) 

～ 

サプレッションプール水移送配管

(A)分岐部 
変更なし 

23 

318.5＊3 14.3＊3 STPT410＊11 24 

318.5＊3,＊10 17.4＊3,＊10 STS410＊10,＊13 25 
     ＊3 

 318.5 

/318.5 

/165.2＊14 

 

     ＊3 

17.4 

/17.4 

/11.0＊14 

 

STS410＊13 26 

＊17 

サプレッションプール水移送配管(A) 

分岐部 

～ 

熱交換器(A)出口配管合流部 

3.43＊2 182 

318.5＊3 14.3＊3 STPT410＊11 
＊5 

サプレッションプール水移送配管

(A)分岐部 

～ 

熱交換器(A)出口配管合流部 

変更なし 

27 

318.5＊3,＊10 17.4＊3,＊10 STS410＊10,＊13 28 

＊17 

熱交換器(A)出口配管合流部 

～ 

サプレッションプール注水配管(A) 

分岐部 

3.43＊2 182 

     ＊3 

 318.5 

/318.5 

/318.5＊14 

 

     ＊3 

17.4 

/17.4 

/17.4＊14 

 

STS410＊13 

＊5 

熱交換器(A)出口配管合流部 

～ 

サプレッションプール注水配管

(A)分岐部 
変更なし 

29 

318.5＊3 14.3＊3 STPT410＊11 30 
     ＊3 

 318.5 

/318.5 

/267.4 
 

     ＊3 

17.4 

/17.4 

/15.1 
 

STS410＊13 31 

＊17 

サプレッションプール注水配管(A) 

分岐部 

～ 

低圧炉心注水モード(A)分岐部 

3.43＊2 182 

318.5＊3 14.3＊3 STPT410＊11 
＊18 

サプレッションプール注水配管

(A)分岐部 

～ 

低圧炉心注水モード(A)分岐部 

変更なし 

32 

     ＊3 

 318.5 

/318.5＊14 

/318.5 
 

     ＊3 

17.4 

/17.4＊14 

/17.4 
 

STS410＊13 33 

＊17 

低圧炉心注水モード(A)分岐部 

～ 

低圧代替注水配管残留熱除去系(A) 

合流部 

3.43＊2 182 

318.5＊3,＊10 17.4＊3,＊10 STS410＊10,＊13 
＊18 

低圧炉心注水モード(A)分岐部 

～ 

低圧代替注水配管残留熱除去系

(A)合流部 

変更なし 

34 

318.5＊3 14.3＊3 STPT410＊11 35 

＊17 

低圧代替注水配管残留熱除去系(A) 

合流部 

～ 

高圧代替注水系合流部 

― 
＊19 

低圧代替注水配管残留熱除去系

(A)合流部 

～ 

高圧代替注水系合流部 

3.43 182 
114.3＊3,＊20  (6.0＊3)＊20 SFVC2B＊20 36 

125.5＊3,＊20  (11.6＊3)＊20 SFVC2B＊20 37 

3.43＊2 182 

318.5＊3 14.3＊3 STPT410＊11 

変更なし 

38 
     ＊3 

 318.5 

/267.4 
 

     ＊3 

17.4 

/15.1 
 

STS410＊13 39 

8.62＊2 302 267.4＊3 18.2＊3 STS410＊13 40 
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変  更  前 変  更  後 

NO.＊53 
名     称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名     称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊17 

高圧代替注水系合流部 

～ 

代替注水系配管 B21-F056A 出口合流部 

― 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊21 

高圧代替注水系合流部 

～ 

代替注水系配管 B21-F056A 出口合流部 

8.62 302 
165.2＊3  (14.3＊3) SFVC2B 41 

194.0＊3  (28.7＊3) SFVC2B 42 

8.62＊2 302 267.4＊3 18.2＊3 STS410＊13 変更なし 43 

＊15 

残留熱除去系ポンプ(A)出口分岐部 

～ 

熱交換器(A)出口配管合流部 

3.43＊2 182 

318.5＊3 14.3＊3 STPT410 

変更なし 

― 

318.5＊3,＊10 17.4＊3,＊10 STS410＊10 ― 

＊15 

サプレッションプール水移送配管(A)

分岐部 

～ 

E11-F029A 

3.43＊2 182 165.2＊3 7.1＊3 STPT410 ― 

＊15 

E11-F029A 

～ 

残留熱除去系配管(A),(C)圧力抑制室

プール水排水系入口配管合流部 

 

3.43＊2 182 

165.2＊3 7.1＊3 STPT410 ― 

     ＊3 

 165.2 

/165.2 

/ ― 
 

     ＊3 

7.1 

/7.1 

/ ― 
 

STPT410 ― 

1.72＊2 66 165.2＊3 7.1＊3 STPT410 ― 
＊15 

残留熱除去系配管(A),(C)圧力抑制室

プール水排水系入口配管合流部 

～ 

残留熱除去系配管(B)圧力抑制室プー

ル水排水系入口配管合流部 

1.72＊2 66 165.2＊3 7.1＊3 STPT410 ― 

＊15 

残留熱除去系配管(B)圧力抑制室プー

ル水排水系入口配管合流部 

～ 

U49-F071 

1.72＊2 66 165.2＊3 7.1＊3 STPT410 ― 

＊22 

サプレッションプール注水配管(A)分

岐部 

～ 

サプレッションチェンバ 3.43＊2 

182 267.4＊3 12.7＊3 STPT410＊11 
＊23 

サプレッションプール注水配管(A)分

岐部 

～ 

サプレッションチェンバ 

変更なし 44 

104 

267.4＊3 9.3＊3 STPT410＊11 

変更なし 
変更なし 

166＊6 
変更なし 

45 

     ＊3 

 267.4 

/267.4 

/ ― 
 

     ＊3 

9.3 

/9.3 

/ ― 
 

STPT410＊11 46 

0.31＊2 104 

267.4＊3 9.3＊3 STPT410＊11 

変更なし 

0.62＊6 

変更なし 

166＊6 
変更なし 

47 
     ＊3 

 267.4 

/267.4 

/ ― 
 

     ＊3 

9.3 

/9.3 

/ ― 
 

STPT410＊11 48 

267.4＊3 9.3＊3 SUS304TP 49 
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変  更  前 変  更  後 

NO.＊53 
名     称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名     称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊15 

低圧炉心注水モード(A)分岐部 

～ 

残留熱除去系配管(A),(C)燃料プール

冷却浄化系入口配管合流部 

3.43＊2 182 

318.5＊3 14.3＊3 STPT410 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

変更なし 

― 

318.5＊3,＊10 17.4＊3,＊10 STS410＊10 ― 

＊15 

残留熱除去系配管(A),(C)燃料プール

冷却浄化系入口配管合流部 

～ 

残留熱除去系配管(B)燃料プール冷却

浄化系入口配管合流部 

3.43＊2 182 

     ＊3 

 406.4 

/406.4 

/318.5 
 

     ＊3 

 21.4 

/21.4 

/17.4 
 

STS410 ― 

406.4＊3 16.7＊3 STS410 ― 

＊15 

残留熱除去系配管(B)燃料プール冷却

浄化系入口配管合流部 

～ 

E11-F015 3.43＊2 182 

     ＊3 

 406.4 

/406.4 

/406.4 
 

     ＊3 

 21.4 

/21.4 

/21.4 
 

STS410 ― 

406.4＊3 16.7＊3 STS410 ― 

406.4＊3,＊10 21.4＊3,＊10 STS410＊10 ― 

＊24 

残留熱除去系ストレーナ(B) 

～ 

原子炉圧力容器(B)系出口配管合流部 

 
 

0.31＊2 104 

     ＊3 

 457.2 

/457.2 

/457.2 
 

     ＊3 

 

 ＊4 

＊25 

残留熱除去系ストレーナ(B) 

～ 

原子炉圧力容器(B)系出口配管合流

部 
 

変更なし 

0.62＊6 

変更なし 

166＊6 
変更なし 

50 

457.2＊3  ＊7(9.5＊3) SM400C＊8 51 

1.37＊2 182 
457.2＊3  ＊7(9.5＊3) SM400C＊8 

変更なし 
52 

457.2＊3,＊10 9.5＊3,＊10 STPT410＊10,＊11 53 

＊26 

原子炉圧力容器(B)系出口配管合流部 

～ 

残留熱除去系ポンプ(B) 
 1.37＊2 182 

457.2＊3  ＊7(9.5＊3) SM400C＊8 
＊25 

原子炉圧力容器(B)系出口配管合流

部 

～ 

残留熱除去系ポンプ(B) 
変更なし 

54 

466.8＊3  ＊7(14.3＊3) SM400C＊8 55 

355.6＊3  ＊7(11.1＊3) SM400C＊8 56 

366.8＊3  ＊7(16.7＊3) SM400C＊8 57 

457.2＊3,＊10 9.5＊3,＊10 STPT410＊10,＊11 58 

＊27 

原子炉圧力容器 

～ 

残留熱除去系(B)原子炉冷却材浄化系

配管分岐部 

8.62＊2 302 

355.6＊3 23.8＊3 STS410＊13 

変更なし 
変更なし 

9.22＊6 

変更なし 

306＊6 
変更なし 

59 
     ＊3 

 355.6 

/355.6 

/355.6 
 

＊3 

 27.8 

/27.8 

/27.8 
 

STS410＊13 60 

＊27 

残留熱除去系(B)原子炉冷却材浄化系

配管分岐部 

～ 

残留熱除去系(B)燃料プール冷却浄化

系配管合流部 

8.62＊2 302 355.6＊3 23.8＊3 STS410＊13 

変更なし 

変更なし 

9.22＊6 

変更なし 

306＊6 
変更なし 61 

1.37＊2 182 
355.6＊3 11.1＊3 STPT410＊11 

変更なし 
62 

355.6＊3,＊10 11.1＊3,＊10 STPT410＊10,＊11 63 
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 ①

 4
-2
-1
-2
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～
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変  更  前 変  更  後 

NO.＊53 
名     称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名     称 

最 高 使 用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊27 

残留熱除去系(B)燃料プール冷却浄化

系配管合流部 

～ 

原子炉圧力容器(B)系出口配管合流部 
1.37＊2 182 

＊3 

355.6 

/355.6 

/318.5＊14 
 

     ＊3 

 11.1 

/11.1 

/10.3＊14 
 

STPT410＊11 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

変更なし 

64 

355.6＊3 11.1＊3 STPT410＊11 65 

355.6＊3,＊10 11.1＊3,＊10 STPT410＊10,＊11 66 
＊28 

残留熱除去系(B)原子炉冷却材浄化系

配管分岐部 

～ 

G31-F001 

8.62＊2 302 

＊3 
 

 355.6 

/216.3 
 
 

＊3 
 

 27.8 

/18.2 
 
 

STS410＊13 ― 

＊15 

E11-F016B 

～ 

残留熱除去系(B)燃料プール冷却浄化

系配管合流部 

1.37＊2 182 318.5＊3 10.3＊3 STPT410 ― 

＊29 

残留熱除去系ポンプ(B) 

～ 

残留熱除去系ポンプ(B)出口分岐部 3.43＊2 182 

318.5＊3
 14.3＊3

 STPT410＊11 ＊25 

残留熱除去系ポンプ(B) 

～ 

残留熱除去系ポンプ(B)出口分岐部 変更なし 

67 

318.5＊3,＊10
 17.4＊3,＊10

 STS410＊10,＊13 68 
     ＊3 

 318.5 

/318.5＊14 

/318.5 
 

     ＊3 

 17.4 

/17.4＊14 

/17.4 
 

STS410＊13 69 

＊29 

残留熱除去系ポンプ(B)出口分岐部 

～ 

残留熱除去系熱交換器(B) 3.43＊2 182 

318.5＊3
 14.3＊3

 STPT410＊11 ＊25 

残留熱除去系ポンプ(B)出口分岐部 

～ 

残留熱除去系熱交換器(B) 変更なし 

70 

318.5＊3,＊10
 17.4＊3,＊10

 STS410＊10,＊13 71 
     ＊3 

 508.0 

/318.5 
 

     ＊3 

 26.2 

/17.4 
 

STS410＊13 72 

＊30 

残留熱除去系熱交換器(B) 

～ 

サプレッションプール水移送配管(B)

分岐部 
3.43＊2 182 

     ＊3 

 508.0 

/318.5 
 

     ＊3 

 26.2 

/17.4 
 

STS410＊13 

＊25 

残留熱除去系熱交換器(B) 

～ 

サプレッションプール水移送配管

(B)分岐部 
変更なし 

73 

318.5＊3 14.3＊3 STPT410＊11 74 

318.5＊3,＊10 17.4＊3,＊10 STS410＊10,＊13 75 
     ＊3 

 318.5 

/318.5 

/165.2＊14 
 

     ＊3 

 17.4 

/17.4 

/11.0＊14 
 

STS410＊13 76 

＊30 
サプレッションプール水移送配管(B)

分岐部 

～ 

熱交換器(B)出口配管合流部 

3.43＊2 182 318.5＊3 14.3＊3 STPT410＊11 

＊31 
サプレッションプール水移送配管

(B)分岐部 

～ 

熱交換器(B)出口配管合流部 

変更なし 77 
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～
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変  更  前 変  更  後 

NO.＊53 
名     称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名     称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊30 
熱交換器(B)出口配管合流部 

～ 

サプレッションプール注水配管(B) 

分岐部 

3.43＊2 182 

     ＊3 

 318.5 

/318.5 

/318.5＊14 

     ＊3 

 17.4 

/17.4 

/17.4＊14 

STS410＊13 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊31 
熱交換器(B)出口配管合流部 

～ 

サプレッションプール注水配管(B) 

分岐部 

変更なし 

78 

318.5＊3 14.3＊3 STPT410＊11 79 

318.5＊3,＊10 17.4＊3,＊10 STS410＊10,＊13 80 
     ＊3 

 318.5 

/318.5 

/267.4 
 

     ＊3 

 17.4 

/17.4 

/15.1 
 

STS410＊13 81 

＊30 
サプレッションプール注水配管(B) 

分岐部 

～ 

サプレッションチェンバスプレイモー

ド(B)分岐部 

3.43＊2 182 318.5＊3 14.3＊3 STPT410＊11 

＊32 
サプレッションプール注水配管(B) 

分岐部 

～ 

サプレッションチェンバスプレイ

モード(B)分岐部 

変更なし 82 

＊30 
サプレッションチェンバスプレイモー

ド(B)分岐部 
 

3.43＊2 182 

318.5＊3 14.3＊3 STPT410＊11 ＊33 

サプレッションチェンバスプレイ

モード(B)分岐部 
変更なし 

83 

125.5＊3  ＊7(11.6＊3) SFVC2B 84 

114.3＊3  ＊7(6.0＊3) SFVC2B 85 
＊30 

サプレッションチェンバスプレイモー

ド(B)分岐部 

～ 

ドライウェルスプレイモード(B) 

分岐部 

3.43＊2 182 318.5＊3 14.3＊3 STPT410＊11 

＊33 

サプレッションチェンバスプレイ

モード(B)分岐部 

～ 

ドライウェルスプレイモード(B) 

分岐部 

変更なし 86 

＊30 
ドライウェルスプレイモード(B) 

分岐部 3.43＊2 182 

     ＊3 

 318.5 

/318.5 

/267.4＊14 

 

     ＊3 

 17.4 

/17.4 

/15.1＊14 
 

STS410＊13 

＊34 

ドライウェルスプレイモード(B) 

分岐部 変更なし 87 

＊30 
ドライウェルスプレイモード(B) 

分岐部 

～ 

低圧炉心注水モード(B)分岐部 

3.43＊2 182 

318.5＊3,＊10 17.4＊3,＊10 STS410＊10,＊13 
＊35 

ドライウェルスプレイモード(B) 

分岐部 

～ 

低圧炉心注水モード(B)分岐部 

変更なし 

88 
     ＊3 

 318.5 

  /318.5＊14 

/318.5 
 

     ＊3 

 17.4 

  /17.4＊14 

/17.4 
 

STS410＊13 89 

＊30 
低圧炉心注水モード(B)分岐部 

～ 

低圧代替注水配管残留熱除去系(B) 

合流部 
3.43＊2 182 

318.5＊3 14.3＊3 STPT410＊11 ＊35 

低圧炉心注水モード(B)分岐部 

～ 

低圧代替注水配管残留熱除去系(B) 

合流部 
変更なし 

90 
     ＊3 

 318.5 

/267.4 
 

     ＊3 

 17.4 

/15.1 
 

STS410＊13 91 

267.4＊3,＊10 15.1＊3,＊10 STPT410＊10,＊11 92 

267.4＊3 12.7＊3 STPT410＊11 93 
＊30 

低圧代替注水配管残留熱除去系(B) 

合流部 3.43＊2 182 

     ＊3 

 267.4 

/267.4 

/ ― 
 

     ＊3 

 15.1 

/15.1 

/ ―  
 

STPT410＊11 

＊36 

低圧代替注水配管残留熱除去系(B) 

合流部 変更なし 

   ＊3,＊20 

 267.4 

/267.4 

/165.2 

   ＊3,＊20 

 15.1 

/15.1 

/ 7.1 

変更なし 94 
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 ①

 4
-2
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～
8 
R1
 

変  更  前 変  更  後 

NO.＊53 
名     称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名     称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊30 
低圧代替注水配管残留熱除去系(B)合

流部 

～ 

原子炉圧力容器 

3.43＊2 182 267.4＊3 12.7＊3 STPT410＊11 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊37 

低圧代替注水配管残留熱除去系(B)

合流部 

～ 

原子炉圧力容器 

変更なし 95 

8.62＊2 302 

267.4＊3 18.2＊3 STS410＊13 

変更なし 

9.22＊6 

変更なし 

306＊6 
変更なし 

96 
     ＊3 

 267.4 

/216.3 
 

     ＊3 

 21.4 

/18.2 
 

STS410＊13 97 

216.3＊3 15.1＊3 STS410＊13 98 
＊15 

残留熱除去系ポンプ(B)出口分岐部 

～ 

熱交換器(B)出口配管合流部 

3.43＊2 182 318.5＊3 14.3＊3 STPT410 変更なし ― 

＊15 

サプレッションプール水移送配管(B)

分岐部 

～ 

代替循環冷却配管残留熱除去系(B)分

岐部 

3.43＊2 182 165.2＊3 7.1＊3 STPT410 ＊38 

サプレッションプール水移送配管

(B)分岐部 

～ 

代替循環冷却配管残留熱除去系(B)

分岐部 

変更なし 99 

― 3.43 182 

＊3 

 165.2 

/165.2 

/165.2 
 

＊3 

 7.1 

/7.1 

/7.1 
 

STPT410 100 

＊15 

代替循環冷却配管残留熱除去系(B)分

岐部 

～ 

E11-F029B 

3.43＊2 182 165.2＊3 7.1＊3 STPT410 

変更なし 

― 

＊15 

E11-F029B 

～ 

残留熱除去系配管(B)圧力抑制室プー

ル水排水系入口配管合流部 

3.43＊2 182 

165.2＊3 7.1＊3 STPT410 ― 
     ＊3 

 165.2 

/165.2 

/ ― 
 

     ＊3 

 7.1 

/7.1 

/ ― 
 

STPT410 ― 

1.72＊2 66 165.2＊3 7.1＊3 STPT410 ― 
＊39 

サプレッションプール注水配管(B)分

岐部 

～ 

サプレッションチェンバ 

3.43＊2 

182 267.4＊3 12.7＊3 STPT410＊11 ＊23 

サプレッションプール注水配管(B)

分岐部 

～ 

サプレッションチェンバ 

変更なし 101 

104 

267.4＊3 9.3＊3 STPT410＊11 

変更なし 
変更なし 

166＊6 
変更なし 

102 
     ＊3 

 267.4 

/267.4 

/ ― 
 

     ＊3 

 9.3 

/9.3 

/ ― 
 

STPT410＊11 103 

0.31＊2 104 

267.4＊3 9.3＊3 STPT410＊11 

変更なし 

0.62＊6 

変更なし 

166＊6 
変更なし 

104 
     ＊3 

 267.4 

/267.4 

/ ― 
 

     ＊3 

 9.3 

/9.3 

/ ― 
 

STPT410＊11 105 

267.4＊3,＊10
 9.3＊3,＊10

 STPT410＊10,＊11 106 

267.4＊3 9.3＊3 SUS304TP 107 
＊40 

サプレッションチェンバスプレイモー

ド(B)分岐部 

～ 

原子炉格納容器スプレイ管（サプレッ

ションチェンバ側） 

3.43＊2 

182 114.3＊3 6.0＊3 STPT410＊11 ＊41 

サプレッションチェンバスプレイモ

ード(B)分岐部 

～ 

原子炉格納容器スプレイ管（サプレ

ッションチェンバ側） 

変更なし 108 

104 114.3＊3 6.0＊3 STPT410＊11 変更なし 
変更なし 

200＊6 
変更なし 109 
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変  更  前 変  更  後 

NO.＊53 
名     称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名     称 

最 高 使 用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊42 

ドライウェルスプレイモード(B)分岐

部 

～ 

原子炉格納容器スプレイ管（ドライウ

ェル側） 

3.43＊2 

182 267.4＊3
 12.7＊3

 STPT410＊11 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊43 

ドライウェルスプレイモード(B)分

岐部 

～ 

原子炉格納容器スプレイ管（ドライ

ウェル側） 

変更なし 110 

171 

267.4＊3
 12.7＊3

 STPT410＊11 

変更なし 
変更なし 

200＊6 
変更なし 

111 
     ＊3 

 267.4 

/216.3 
 

     ＊3 

 15.1 

/12.7 
 

STPT410＊11 112 

＊15 

低圧炉心注水モード(B)分岐部 

～ 

残留熱除去系配管(B)燃料プール冷却

浄化系入口配管合流部 

3.43＊2 182 

318.5＊3
 14.3＊3

 STPT410 

変更なし 

― 
     ＊3 

 406.4 

/318.5 
 

     ＊3 

 21.4 

/17.4 
 

STS410 ― 

＊44 

残留熱除去系ストレーナ(C) 

～ 

原子炉圧力容器(C)系出口配管合流部 
 

0.31＊2 104 

     ＊3 

 457.2 

/457.2 

/457.2 
 

     ＊3 

 

 ＊4 

＊31 

残留熱除去系ストレーナ(C) 

～ 

原子炉圧力容器(C)系出口配管合流

部 

変更なし 

0.62＊6 

変更なし 

166＊6 
変更なし 

113 

457.2＊3  ＊7(9.5＊3) SM400C＊8 114 

1.37＊2 182 
457.2＊3  ＊7(9.5＊3) SM400C＊8 

変更なし 
115 

457.2＊3,＊10 9.5＊3,＊10 STPT410＊10,＊11 116 
＊45 

原子炉圧力容器(C)系出口配管合流部 

～ 

残留熱除去系ポンプ(C) 
 

1.37＊2 182 

457.2＊3  ＊7(9.5＊3) SM400C＊8 ＊31 

原子炉圧力容器(C)系出口配管合流

部 

～ 

残留熱除去系ポンプ(C) 

変更なし 

117 

466.8＊3  ＊7(14.3＊3) SM400C＊8 118 

355.6＊3  ＊7(11.1＊3) SM400C＊8 119 

366.8＊3  ＊7(16.7＊3) SM400C＊8 120 

457.2＊3,＊10 9.5＊3,＊10 STPT410＊10,＊11 121 
＊46 

原子炉圧力容器 

～ 

残留熱除去系(C)燃料プール冷却浄化

系配管合流部 
8.62＊2 302 

318.5＊3 21.4＊3 STS410＊13 

変更なし 

変更なし 

9.22＊6 

変更なし 

306＊6 
変更なし 

122 

318.5＊3,＊10 25.4＊3,＊10 STS410＊10,＊11 123 
     ＊3 

 355.6 

/318.5 
 

     ＊3 

 27.8 

/25.4 
 

STS410＊13 124 

355.6＊3 23.8＊3 STS410＊13 125 

1.37＊2 182 
355.6＊3 11.1＊3 STPT410＊11 

変更なし 
126 

355.6＊3,＊10 11.1＊3,＊10 STPT410＊10,＊11 127 
＊46 

残留熱除去系(C)燃料プール冷却浄化

系配管合流部 

～ 

原子炉圧力容器(C)系出口配管合流部 
1.37＊2 182 

     ＊3 

 355.6 

/355.6 

/318.5＊14 
 

     ＊3 

 11.1 

/11.1 

/10.3＊14 
 

STPT410＊11 

変更なし 

128 

355.6＊3
 11.1＊3

 STPT410＊11 129 

355.6＊3,＊10
 11.1＊3,＊10

 STPT410＊10,＊11 130 
＊15 

E11-F016C 

～ 

残留熱除去系(C)燃料プール冷却浄化

系配管合流部 

1.37＊2 182 318.5＊3 10.3＊3 STPT410 ― 
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変  更  前 変  更  後 

NO.＊53 
名     称 

最 高 使 用 

圧 力 

(MPa) 

最 高 使 用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名     称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊47 

残留熱除去系ポンプ(C) 

～ 

残留熱除去系ポンプ(C)出口分岐部 
3.43＊2 182 

318.5＊3 14.3＊3 STPT410＊11 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊31 

残留熱除去系ポンプ(C) 

～ 

残留熱除去系ポンプ(C)出口分岐部 
変更なし 

131 

318.5＊3,＊10 17.4＊3,＊10 STS410＊10,＊13 132 

     ＊3 

 318.5 

/318.5＊14 

/318.5 
 

     ＊3 

 17.4 

/17.4＊14 

/17.4 
 

STS410＊13 133 

＊47 

残留熱除去系ポンプ(C)出口分岐部 

～ 

残留熱除去系熱交換器(C) 3.43＊2 182 

318.5＊3 14.3＊3 STPT410＊11 ＊31 

残留熱除去系ポンプ(C)出口分岐部 

～ 

残留熱除去系熱交換器(C) 変更なし 

134 

318.5＊3,＊10 17.4＊3,＊10 STS410＊10,＊13 135 
     ＊3 

 508.0 

/318.5 
 

     ＊3 

 26.2 

/17.4 
 

STS410＊13 136 

＊48 

残留熱除去系熱交換器(C) 

～ 

サプレッションプール水移送配管(C)

分岐部 

3.43＊2 182 

     ＊3 

 508.0 

/318.5 
 

     ＊3 

 26.2 

/17.4 
 

STS410＊13 

＊31 

残留熱除去系熱交換器(C) 

～ 

サプレッションプール水移送配管

(C)分岐部 

変更なし 

137 

318.5＊3 14.3＊3 STPT410＊11 138 

318.5＊3,＊10 17.4＊3,＊10 STS410＊10,＊13 139 
     ＊3 

 318.5 

/318.5 

/165.2＊14 
 

     ＊3 

 17.4 

/17.4 

/11.0＊14 
 

STS410＊13 140 

＊48 

サプレッションプール水移送配管(C)

分岐部 

～ 

熱交換器(C)出口配管合流部 

3.43＊2 182 318.5＊3 14.3＊3 STPT410＊11 

＊31 

サプレッションプール水移送配管

(C)分岐部 

～ 

熱交換器(C)出口配管合流部 

変更なし 141 

＊48 

熱交換器(C)出口配管合流部 

～ 

サプレッションプール注水配管(C) 

分岐部 

 
3.43＊2 182 

     ＊3 

 318.5 

/318.5 

/318.5＊14 
 

     ＊3 

 17.4 

/17.4 

/17.4＊14 
 

STS410＊13 

＊31 

熱交換器(C)出口配管合流部 

～ 

サプレッションプール注水配管(C) 

分岐部 

変更なし 

142 

318.5＊3 14.3＊3 STPT410＊11 143 

318.5＊3,＊10 17.4＊3,＊10 STS410＊10,＊13 144 

     ＊3 

 318.5 

/318.5 

/267.4 
 

     ＊3 

 17.4 

/17.4 

/15.1 
 

STS410＊13 145 

＊48 

サプレッションプール注水配管(C) 

分岐部 

～ 

サプレッションチェンバスプレイモー

ド(C）分岐部 

3.43＊2 182 

318.5＊3 14.3＊3 STPT410＊11 
＊32 

サプレッションプール注水配管(C) 

分岐部 

～ 

サプレッションチェンバスプレイ

モード(C)分岐部 

変更なし 

146 

125.5＊3  ＊7(11.6＊3) SFVC2B 147 

114.3＊3  ＊7(6.0＊3) SFVC2B 148 
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変  更  前 変  更  後 

NO.＊53 
名     称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名     称 

最 高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊48 

サプレッションチェンバスプレイモー

ド(C）分岐部 

～ 

ドライウェルスプレイモード(C)分岐

部 

3.43＊2 182 

318.5＊3 14.3＊3 STPT410＊11 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊32 

サプレッションチェンバスプレイモ

ード(C）分岐部 

～ 

ドライウェルスプレイモード(C)分

岐部 

変更なし 

149 

     ＊3 

 318.5 

/318.5 

/267.4 
 

     ＊3 

 17.4 

/17.4 

/15.1 
 

STS410＊13 150 

＊48 
ドライウェルスプレイモード(C)分岐

部 

～ 

低圧注水モード(C)分岐部 

3.43＊2 182 

318.5＊3 14.3＊3 STPT410＊11 
＊18 

ドライウェルスプレイモード(C)分

岐部 

～ 

低圧注水モード(C)分岐部 

変更なし 

151 

     ＊3 

 318.5 

/318.5＊14 

/318.5 
 

     ＊3 

 17.4 

/17.4＊14 

/17.4 
 

STS410＊13 152 

＊48 
低圧注水モード(C)分岐部 

～ 

原子炉圧力容器 

3.43＊2 182 

318.5＊3
 14.3＊3

 STPT410＊11 
＊18 

低圧注水モード(C)分岐部 

～ 

原子炉圧力容器 

変更なし 

153 

     ＊3 

 318.5 

/267.4 
 

     ＊3 

 17.4 

/15.1 
 

STS410＊13 154 

267.4＊3,＊10 15.1＊3,＊10 STPT410＊10,＊11 155 

267.4＊3 12.7＊3 STPT410＊11 156 

     ＊3 

 267.4 

/267.4 

/ ― 
 

     ＊3 

 15.1 

/15.1 

/ ― 
 

STPT410＊11 157 

8.62＊2 302 

267.4＊3 18.2＊3 STS410＊13 

変更なし 

9.22＊6 

変更なし 

306＊6 
変更なし 

158 
     ＊3 

 267.4 

/216.3 
 

     ＊3 

 21.4 

/18.2 
 

STS410＊13 159 

216.3＊3 15.1＊3 STS410＊13 160 

＊15 

残留熱除去系ポンプ(C)出口分岐部 

～ 

熱交換器(C)出口配管合流部 

3.43＊2 182 318.5＊3 14.3＊3 STPT410 

変更なし 

― 

＊15 
サプレッションプール水移送配管(C)

分岐部 

～ 

E11-F029C 

3.43＊2 182 165.2＊3 7.1＊3 STPT410 ― 

＊15 

E11-F029C 

～ 

残留熱除去系配管(A),(C)圧力抑制室

プール水排水系入口配管合流部 

3.43＊2 182 

165.2＊3 7.1＊3 STPT410 ― 

     ＊3 

 165.2 

/165.2 

/ ― 
 

     ＊3 

 7.1 

/7.1 

/ ― 
 

STPT410 ― 

1.72＊2 66 165.2＊3 7.1＊3 STPT410 ― 
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変  更  前 変  更  後 

NO.＊53 
名     称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名     称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊49 

サプレッションプール注水配管(C)分

岐部 

～ 

サプレッションチェンバ 3.43＊2 

182 267.4＊3 12.7＊3 STPT410＊11 

残 
 

留 
 

熱 
 

除 
 

去 
 

系 

＊23 

サプレッションプール注水配管(C)分

岐部 

～ 

サプレッションチェンバ 

変更なし 161 

104 

267.4＊3 9.3＊3 STPT410＊11 

変更なし 

変更なし 

166＊6 
変更なし 

162 

     ＊3 

 267.4 

/267.4 

/ ― 
 

     ＊3 

 9.3 

/9.3 

/ ― 
 

STPT410＊11 163 

0.31＊2 104 

267.4＊3 9.3＊3 STPT410＊11 

変更なし 

0.62＊6 

164 

     ＊3 

 267.4 

/267.4 

/ ― 
 

     ＊3 

 9.3 

/9.3 

/ ― 
 

STPT410＊11 165 

267.4＊3,＊10
 9.3＊3,＊10

 STPT410＊10,＊11 166 

267.4＊3,＊10
 9.3＊3,＊10

 SUS304TP＊10 167 

267.4＊3 9.3＊3 SUS304TP 168 

＊50 

サプレッションチェンバスプレイモー

ド(C)分岐部 

～ 

原子炉格納容器スプレイ管（サプレッ

ションチェンバ側） 

3.43＊2 

182 114.3＊3 6.0＊3 STPT410＊11 
＊51 

サプレッションチェンバスプレイモ

ード(C)分岐部 

～ 

原子炉格納容器スプレイ管（サプレッ

ションチェンバ側） 

変更なし 169 

104 

114.3＊3 6.0＊3 STPT410＊11 

変更なし 
変更なし 

200＊6 
変更なし 

170 

114.3＊3,＊10 6.0＊3,＊10 STPT410＊10,＊11 171 

＊52 

ドライウェルスプレイモード(C)分岐

部 

～ 

原子炉格納容器スプレイ管（ドライウ

ェル側） 

3.43＊2 

182 267.4＊3 12.7＊3 STPT410＊11 
＊51 

ドライウェルスプレイモード(C)分岐

部 

～ 

原子炉格納容器スプレイ管（ドライウ

ェル側） 

変更なし 172 

171 

     ＊3 

 267.4 

/216.3 
 

     ＊3 

 15.1 

/12.7 
 

STPT410＊11 
変更なし 

変更なし 

200＊6 
変更なし 

173 

216.3＊3 10.3＊3 STPT410＊11 174 

＊15 

低圧注水モード(C)分岐部 

～ 

残留熱除去系配管(A),(C)燃料プール

冷却浄化系入口配管合流部 

3.43＊2 182 

318.5＊3 14.3＊3 STPT410 

変更なし 

― 

     ＊3 

 406.4 

/318.5 
 

     ＊3 

 21.4 

/17.4 
 

STS410 ― 

注記＊1 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「残留熱除去系ストレーナからサプレッションチェンバ」及び「サプレッションチェンバから残留熱除去系ポンプ(A)まで」と記載。 

＊2 ：SI 単位に換算したものである。 

＊3 ：公称値を示す。 

＊4 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「SUS304」と記載。記載内容は設計図書による。 

＊5 ：非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低圧注水系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（サプレッションチェンバプール水冷却系）と兼用。 

＊6 ：重大事故等時の使用時の値。 

＊7 ：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，平成 4年 3月 27 日付け 3資庁第 13034 号にて認可された工事計画のⅣ-3-1-3-2-1「管の基本板厚計算書」による。 

＊8 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「SM41C」と記載。記載内容は設計図書による。 

＊9 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「サプレッションチェンバから残留熱除去系ポンプ(A)まで」と記載。 

＊10：エルボを示す。 
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＊11：記載の適正化を行う。既工事計画書には「STPT42」と記載。記載内容は設計図書による。 

＊12：記載の適正化を行う。既工事計画書には「原子炉圧力容器からポンプ(A)入口配管まで」と記載。 

＊13：記載の適正化を行う。既工事計画書には「STS42」と記載。記載内容は設計図書による。 

＊14：記載の適正化を行う。既工事計画書には「―」と記載。記載内容は設計図書による。 

＊15：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。 

＊16：記載の適正化を行う。既工事計画書には「残留熱除去系ポンプ(A)から残留熱除去系熱交換器(A)まで」と記載。 

＊17：記載の適正化を行う。既工事計画書には「残留熱除去系熱交換器(A)から復水給水系まで」と記載。 

＊18：非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低圧注水系）と兼用。 

＊19：非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低圧注水系，低圧代替注水系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（代替循環冷却系，低圧代替注水系）と兼用。 

＊20：本設備は既存の設備である。 

＊21：非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（高圧代替注水系，低圧注水系，低圧代替注水系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（代替循環冷却系，高圧代替

注水系，低圧代替注水系）と兼用。 

＊22：記載の適正化を行う。既工事計画書には「熱交換器(A)出口配管からサプレッションチェンバへ」と記載。 

＊23：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（サプレッションチェンバプール水冷却系）と兼用。 

＊24：記載の適正化を行う。既工事計画書には「残留熱除去系ストレーナからサプレッションチェンバ」及び「サプレッションチェンバから残留熱除去系ポンプ(B)まで」と記載。 

＊25：非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低圧注水系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（格納容器スプレイ冷却系，サプレッションチェンバプール水冷

却系，代替循環冷却系）と兼用。 

＊26：記載の適正化を行う。既工事計画書には「サプレッションチェンバから残留熱除去系ポンプ(B)まで」と記載。 

＊27：記載の適正化を行う。既工事計画書には「原子炉圧力容器からポンプ(B)入口配管まで」と記載。 

＊28：記載の適正化を行う。既工事計画書には「圧力容器出口配管から原子炉冷却材浄化系まで」と記載。 

＊29：記載の適正化を行う。既工事計画書には「残留熱除去系ポンプ(B)から残留熱除去系熱交換器(B)まで」と記載。 

＊30：記載の適正化を行う。既工事計画書には「残留熱除去系熱交換器(B)から原子炉圧力容器まで」と記載。 

＊31：非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低圧注水系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（格納容器スプレイ冷却系，サプレッションチェンバプール水冷

却系）と兼用。 

＊32：非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低圧注水系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（格納容器スプレイ冷却系）と兼用。 

＊33：非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低圧注水系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（格納容器スプレイ冷却系，代替格納容器スプレイ冷却系）と兼

用。 

＊34：非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低圧注水系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（格納容器スプレイ冷却系，代替格納容器スプレイ冷却系，代替

循環冷却系）と兼用。 

＊35：非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低圧注水系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（代替格納容器スプレイ冷却系，代替循環冷却系）と兼用。 

＊36：非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低圧注水系，低圧代替注水系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（代替格納容器スプレイ冷却系，代替循環冷却

系，低圧代替注水系）と兼用。 

＊37：非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低圧注水系，低圧代替注水系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（低圧代替注水系）と兼用。 

＊38：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（代替循環冷却系）と兼用。 

＊39：記載の適正化を行う。既工事計画書には「熱交換器(B)出口配管からサプレッションチェンバへ」と記載。 

＊40：記載の適正化を行う。既工事計画書には「熱交換器(B)出口配管からサプレッションチェンバスプレイ管へ」と記載。 

＊41：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（格納容器スプレイ冷却系，代替格納容器スプレイ冷却系）と兼用。 

＊42：記載の適正化を行う。既工事計画書には「熱交換器(B)出口配管からドライウェルスプレイ管へ」と記載。 

＊43：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（格納容器スプレイ冷却系，代替格納容器スプレイ冷却系，代替循環冷却系）と兼用。 

＊44：記載の適正化を行う。既工事計画書には「残留熱除去系ストレーナからサプレッションチェンバ」及び「サプレッションチェンバから残留熱除去系ポンプ(C)まで」と記載。 

＊45：記載の適正化を行う。既工事計画書には「サプレッションチェンバから残留熱除去系ポンプ(C)まで」と記載。 

＊46：記載の適正化を行う。既工事計画書には「原子炉圧力容器からポンプ(C)入口配管まで」と記載。 

＊47：記載の適正化を行う。既工事計画書には「残留熱除去系ポンプ(C)から残留熱除去系熱交換器(C)まで」と記載。 

＊48：記載の適正化を行う。既工事計画書には「残留熱除去系熱交換器(C)から原子炉圧力容器まで」と記載。 

＊49：記載の適正化を行う。既工事計画書には「熱交換器(C)出口配管からサプレッションチェンバへ」と記載。 

＊50：記載の適正化を行う。既工事計画書には「熱交換器(C)出口配管からサプレッションチェンバスプレイ管へ」と記載。 

＊51：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（格納容器スプレイ冷却系）と兼用。 

＊52：記載の適正化を行う。既工事計画書には「熱交換器(C)出口配管からドライウェルスプレイ管へ」と記載。 

＊53：第 4-2-1-2-1～8図 原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備（残留熱除去系）に係る主配管の配置を明示した図面に記載の丸番号を示す。 
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第 4-2-1-2-1～8 図 原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備（残留熱除去系）に係る主配管の配

置を明示した図面 別紙 2 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

［主配管］ 

管ＮＯ.3＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 114.3 
 mm 

 mm 
製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

厚さ 6.0 
 mm 

 mm 
同上 

 

管ＮＯ.4＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 125.5 
 mm 

 mm 
製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

厚さ 11.6 
 mm 

 mm 
同上 

 

管ＮＯ.5＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 165.2 
 mm 

 mm 
製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

厚さ 14.3 
 mm 

 mm 
同上 

 

管ＮＯ.6＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 194.0 
 mm 

 mm 
製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

厚さ 28.7 
 mm 

 mm 
同上 
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工事計画記載の公称値の許容範囲（続き） 

 

管ＮＯ.11＊- 管継手 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 165.2 
＋2.4mm 

－1.6mm 
ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 7.1 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 

 

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値 

注記＊：管の基本板厚計算書のＮＯ.を示す。 
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4.2.2 耐圧強化ベント系 













工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第4-2-2-1-6図

原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備

（耐圧強化ベント系）に係る機器の配置を明

示した図面（その6）

9902

主排気筒
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4.2.3 格納容器圧力逃がし装置 













1
0
5
0
0

1
0
5
0
0

8500 10500

屋外T.M.S.L.38200

ラプチャーディスク

(よう素フィルタ出口側)

屋外T.M.S.L.12000

原子炉建屋

10500 10500

屋外T.M.S.L.38200

A

A

A～A矢視図

ラプチャーディスク

(よう素フィルタ出口側)

屋外T.M.S.L.49700

屋外T.M.S.L.49700

屋外

名

称

原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備

(格納容器圧力逃がし装置)に係る機器の配

置を明示した図面(その6)

第4-2-3-1-6図工事計画認可申請

9Y08FCVS

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

注：寸法はmmを示す。
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8000

9
3
0
0

3
8
0
0

7
1
0
0

ドレン移送ポンプ

A～A矢視図

屋外T.M.S.L.12000

ドレン移送ポンプ

ドレン移送ポンプ

ドレン移送ポンプ

原子炉建屋

フィルタベント遮蔽壁

A

A

屋外T.M.S.L.12000

3800 9300 7100

原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備

(格納容器圧力逃がし装置)に係る機器の配

置を明示した図面(その8)

屋外

注：寸法はmmを示す。

名

称

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

工事計画認可申請 第4-2-3-1-8図

東京電力ホールディングス株式会社

9902FCVS
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注記＊1 ：下記設備は，可搬型窒素供給装置の附属機器である。附属機器は「機器本体」と同一の取付箇所である。

          可搬型窒素供給装置用可搬型電源設備（6,7号機共用）

    ＊2 ：下記設備は，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）の附属機器である。附属機器は「機器本体」と同一の取付箇所である。

　　　　  可搬型代替注水ポンプ（A-2級）燃料タンク（6,7号機共用）

    ＊3 ：荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所にそれぞれ1個ずつ保管するとともに，予備1個を保管場所2箇所のうちいずれかに保管する。

    ＊4 ：予備を含めた17個を荒浜側高台保管場所，大湊側高台保管場所及び5号機東側第二保管場所のうち荒浜側高台保管場所及び大湊側高台

　　　　　保管場所にそれぞれ6個，5号機東側第二保管場所に5個を保管する。

    ＊5 ：予備を含めた9個を荒浜側高台保管場所，大湊側高台保管場所及び5号機東側第二保管場所のうち荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保

          管場所にそれぞれ2個，5号機東側第二保管場所に5個を保管する。

　　＊6 ：荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所にそれぞれ5本ずつ保管するとともに，予備2本を保管場所2箇所のうちいずれかに保管する。

　　＊7 ：予備を含めた1097本を荒浜側高台保管場所，大湊側高台保管場所及び5号機東側第二保管場所のうち荒浜側高台保管場所に468本，大湊

　　　　　側高台保管場所に469本及び5号機東側第二保管場所に160本を保管する。

 名　称  可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊2,＊4

　　　　 可搬型Y型ストレーナ（6,7号機共用）
＊5

　　　　 ホース 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）
＊7

保管場所 5号機東側第二保管場所 T.M.S.L.約12000mm

 名　称  可搬型窒素供給装置（6,7号機共用）
＊1,＊3

 　　　　スクラバ水pH制御設備用ポンプ（6,7号機共用）
＊3

         可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊2,＊4

         可搬型Y型ストレーナ（6,7号機共用）
＊5

　　　　 ホース スクラバ水pH制御設備用3m,5mホース（6,7号機共用）
＊6

　　　　　　　　可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）
＊7

保管場所 荒浜側高台保管場所 T.M.S.L.約37000mm

 名　称  可搬型窒素供給装置（6,7号機共用）
＊1,＊3

 　　　　スクラバ水pH制御設備用ポンプ（6,7号機共用）
＊3

         可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊2,＊4

         可搬型Y型ストレーナ（6,7号機共用）
＊5

　　　　 ホース スクラバ水pH制御設備用3m,5mホース（6,7号機共用）
＊6

　　　　　　　　可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）
＊7

保管場所 大湊側高台保管場所 T.M.S.L.約35000mm

　：保管場所

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第4-2-3-1-9図

0302

原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設

備（格納容器圧力逃がし装置）に係る機

器の配置を明示した図面（その9）



 名　称  可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊2

 ホース 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）

取付箇所 屋外 T.M.S.L.約15000mm　　　　　　　　　　　   屋外 T.M.S.L.約15000mm

　　　　 弥彦通り及び佐渡通り交差点付近　　　　　　　   可搬型代替注水ポンプ（A-2級）

 名　称  可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊2

　　　　 可搬型Y型ストレーナ（6,7号機共用）　

取付箇所 屋外 T.M.S.L.約12000mm　　　　　　　　　　

　　　　 7号機建屋付近

 名　称  可搬型窒素供給装置（6,7号機共用）
＊3

        ホース スクラバ水pH制御設備用3m,5mホース（6,7号機共用）
＊1

　　　　 スクラバ水pH制御設備用ポンプ（6,7号機共用）　　　　　　   　

取付箇所 屋外 T.M.S.L.約12000mm                     屋外 T.M.S.L.約12000mm

　　　　 7号機建屋付近  　　　　　　　 　　         水酸化ナトリウム水溶液～スクラバ水pH制御設備用ポンプ

 名　称  ホース 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）
＊1

取付箇所 屋外 T.M.S.L.約12000mm

　　　　 可搬型代替注水ポンプ（A-2級）

 名　称  可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊2

 ホース 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）

取付箇所 屋外 T.M.S.L.約49000mm 　　　 　　　　　　　   屋外 T.M.S.L.約49000mm

　　　　 淡水貯水池付近　　　　　　　 　　　　　　　　  可搬型代替注水ポンプ（A-2級)

　：取付箇所

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第4-2-3-1-10図

0204

注記＊1：可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）のフィルタ装置補給用接続口及び

 　　　  スクラバ水pH制御設備用3m,5mホース（6,7号機共用）のフィルタ装置補給用接続口の取付箇所は第4-2-3-1-12図参照。

　　＊2：下記設備は，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）の附属機器である。附属機器は「機器本体」と同一の取付箇所である。

　　 　  可搬型代替注水ポンプ（A-2級）燃料タンク（6,7号機共用）

    ＊3：下記設備は，可搬型窒素供給装置の附属機器である。附属機器は「機器本体」と同一の取付箇所である。

         可搬型窒素供給装置用可搬型電源設備（6,7号機共用）

原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設

備（格納容器圧力逃がし装置）に係る機

器の配置を明示した図面（その10）

※本図は，6,7号機共用設備の取付箇所に

　おける関係性を示すため，7号機側への

　取付箇所を示す。



 名　称  可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊2

 ホース 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）

取付箇所 屋外 T.M.S.L.約15000mm　　　　　　　　　　　   屋外 T.M.S.L.約15000mm

　　　　 弥彦通り及び佐渡通り交差点付近　　　　　　　   可搬型代替注水ポンプ（A-2級）

 名　称  可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊2

　　　　 可搬型Y型ストレーナ（6,7号機共用）　

取付箇所 屋外 T.M.S.L.約12000mm　　　　　　　　　　

　　　　 6号機建屋付近  　　　　　　　 　　　　　　

 名　称  可搬型窒素供給装置（6,7号機共用）
＊3

        ホース スクラバ水pH制御設備用3m,5mホース（6,7号機共用）
＊1

　　　　 スクラバ水pH制御設備用ポンプ（6,7号機共用）　　　　  　　　

取付箇所 屋外 T.M.S.L.約12000mm                     屋外 T.M.S.L.約12000mm

　　　　 6号機建屋付近  　　　　　　　 　　         水酸化ナトリウム水溶液～スクラバ水pH制御設備用ポンプ

 名　称  ホース 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）
＊1

取付箇所 屋外 T.M.S.L.約12000mm

　　　　 可搬型代替注水ポンプ（A-2級）

 名　称  可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6,7号機共用）
＊2

 ホース 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）

取付箇所 屋外 T.M.S.L.約49000mm 　　　 　　　　　　　   屋外 T.M.S.L.約49000mm

　　　　 淡水貯水池付近　　　　　　　 　　　　　　　　  可搬型代替注水ポンプ（A-2級）

　：取付箇所

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

第4-2-3-1-11図

0204

注記＊1：可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）のフィルタ装置補給用接続口及び

 　　　  スクラバ水pH制御設備用3m,5mホース（6,7号機共用）のフィルタ装置補給用接続口の取付箇所は第4-2-3-1-13図参照。

　  ＊2：下記設備は，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）の附属機器である。附属機器は「機器本体」と同一の取付箇所である。

　　 　  可搬型代替注水ポンプ（A-2級）燃料タンク（6,7号機共用）

    ＊3：下記設備は，可搬型窒素供給装置の附属機器である。附属機器は「機器本体」と同一の取付箇所である。

         可搬型窒素供給装置用可搬型電源設備（6,7号機共用）

原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設

備（格納容器圧力逃がし装置）に係る機

器の配置を明示した図面（その11）

※本図は，6,7号機共用設備の取付箇所に

　おける関係性を示すため，6号機側への

　取付箇所を示す。



PN

 名　称  ホース スクラバ水pH制御設備用3m,5mホース（6,7号機共用）

　　　　　 　　 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）

取付箇所 屋外T.M.S.L.約12000mm　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　 7号機：フィルタ装置補給用接続口

※本図は，6,7号機共用設備の取付箇所における関係性を示すため，7号機側への取付箇所を示す。

　：取付箇所

第4-2-3-1-12図

0204

原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設

備（格納容器圧力逃がし装置）に係る機

器の配置を明示した図面（その12）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称



PN

 名　称  ホース スクラバ水pH制御設備用3m,5mホース（6,7号機共用）　

　　　　 　　　 可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）

取付箇所 屋外T.M.S.L.約12000mm　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　 6号機：フィルタ装置補給用接続口

※本図は，6,7号機共用設備の取付箇所における関係性を示すため，6号機側への取付箇所を示す。

　：取付箇所

第4-2-3-1-13図

原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設

備（格納容器圧力逃がし装置）に係る機

器の配置を明示した図面（その13）

0204

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称









スクラバ水pH制御設備用3m,5mホース（6,7号機共用）

系統番号：T61

6号機：格納容器圧力逃がし装置

　　　 フィルタ装置補給用接続口へ

：原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備

 （格納容器圧力逃がし装置）

 （当該設備の申請範囲）

：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち

 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに

 格納容器再循環設備（格納容器圧力逃がし装置）

 （兼用範囲）

：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち

 圧力逃がし装置（格納容器圧力逃がし装置）

 （兼用範囲）

第4-2-3-2-2図へ（格納容器圧力逃がし装置フィ

ルタ装置補給用接続口へ）

原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備

（格納容器圧力逃がし装置）の系統図（そ

の4）（重大事故等対処設備）

9Y08

第4-2-3-2-4図

水酸化ナトリウム水溶液

スクラバ水pH制御設備用3m,5mホース（6,7号機共用）

スクラバ水pH制御設備用ポンプ（6,7号機共用）

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称



原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設

備（格納容器圧力逃がし装置）の系統図

（その5）（代替給水設備）（重大事故等

対処設備）

可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）

可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース（6,7号機共用）

：原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備

 （格納容器圧力逃がし装置）

 （当該設備の申請範囲）

：核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽

  冷却浄化設備（燃料プール代替注水系）

 （兼用範囲）

：原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉

  注水設備（低圧代替注水系）

 （兼用範囲）

：原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉

  注水設備（水の供給設備）

 （兼用範囲）

：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち

  原子炉格納容器安全設備（格納容器下部注水系）

 （兼用範囲）

：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち

  原子炉格納容器安全設備（代替格納容器スプレイ冷却系）

 （兼用範囲）

：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち

  原子炉格納容器安全設備（低圧代替注水系）

 （兼用範囲）

：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち

  放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに

  格納容器再循環設備（格納容器圧力逃がし装置）

 （兼用範囲）

：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち

  圧力逃がし装置（格納容器圧力逃がし装置）

 （兼用範囲）

第4-2-3-2-5図

9Y27

系統番号：P17

水源
＊

可搬型代替注水ポンプ

（A-2級）（6,7号機共用）

可搬型Y型ストレーナ

（6,7号機共用）
6号機：格納容器圧力逃がし装置

　　　 フィルタ装置補給用接続口へ

第4-2-3-2-2図へ（格納容器圧力逃がし装置

　フィルタ装置補給用接続口へ）

注記＊：防火水槽又は淡水貯水池を示す。

工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称
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4.3 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備 
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4.3.1 高圧炉心注水系 
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第 4-3-1-2-1～7 図 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（高圧炉心注水系）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙 1 

工事計画抜粋 

変  更  前 変  更  後 

NO.＊27 
名       称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名       称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

高 

圧 

炉 

心 

注 

水 

系 

＊1 
E22-F028,F029,F030 

～ 

高圧炉心注水系集合管 
 

1.37＊2 66 

318.5＊3  ＊4(10.3＊3) SUS304TP 

高 

圧 

炉 

心 

注 

水 

系 

＊5 
E22-F028,F029,F030 

～ 

高圧炉心注水系集合管 

変更なし 

1 

328.9＊3  ＊4(15.5＊3) SUS304TP 2 

＊1 
高圧炉心注水系集合管 

1.37＊2 66 
517.6＊3  ＊4(14.3＊3) SUS304TP 

＊6 
高圧炉心注水系集合管 

変更なし 
変更なし 

85＊7 変更なし 
3 

508.0＊3  ＊4(9.5＊3) SUS304TP 4 

＊1,＊8 

高圧炉心注水系集合管 

～ 

高圧炉心注水系(B),(C)分岐部 

1.37＊2 66 

508.0＊3  ＊9(9.5＊3) SUS304TP 
＊10 

高圧炉心注水系集合管 

～ 

高圧炉心注水系(B),(C)分岐部 

変更なし 
変更なし 

85＊7 変更なし 

5 

508.0＊3,＊11 
＊11 

 ＊12(9.5＊3) 
 

SUS304＊11 6 

＊8 

高圧炉心注水系(B),(C)分岐部 

1.37＊2 66 

508.0＊3  ＊12(9.5＊3) SUS304TP 
＊10 

高圧炉心注水系(B),(C)分岐部 

変更なし 
変更なし 

85＊7 
変更なし 

7 

546.0＊3  ＊12(28.5＊3) SUS304TP 8 

416.0＊3  ＊12(14.3＊3) SUS304TP 9 

406.4＊3  ＊12(9.5＊3) SUS304TP 10 
＊8 

高圧炉心注水系(B),(C)分岐部 

～ 

代替循環冷却配管 

高圧炉心注水系(B)合流部 
1.37＊2 66 

    
＊3 

 508.0 

/406.4 
 

 ＊12(9.5＊3) 

 ＊12(9.5＊3) 
SUS304 

＊13 

高圧炉心注水系(B),(C)分岐部 

～ 

代替循環冷却配管 

高圧炉心注水系(B)合流部 
変更なし 

変更なし 

85＊7 
変更なし 

11 

406.4＊3  ＊12(9.5＊3) SUS304TP 12 

406.4＊3,＊11 
＊11 

 ＊12(9.5＊3) 

 
SUS304＊11 13 

＊8 

代替循環冷却配管 

高圧炉心注水系(B)合流部 
1.37＊2 66 

406.4＊3  ＊12(9.5＊3) SUS304TP 
＊13 

代替循環冷却配管 

高圧炉心注水系(B)合流部 
変更なし 

変更なし 

85＊7 変更なし 
14 

416.0＊3  ＊12(14.3＊3) SUS304TP 15 

― 1.37 85＊7 

224.5＊3,＊14 
＊14 

 (12.3＊3) 
 

SUS304TP＊14 16 

216.3＊3,＊14 
＊14 

 (8.2＊3) 

 
SUS304TP＊14 17 

＊8 

代替循環冷却配管 

高圧炉心注水系(B)合流部 

～ 

E22-F001B 
 

1.37＊2 66 

406.4＊3  ＊12(9.5＊3) SUS304TP 

変更なし 

18 

406.4＊3,＊11 
＊11 

 ＊12(9.5＊3) 
 

SUS304＊11 19 

＊8 
E22-F001B 

～ 

サプレッションプール水(B)合流部 

1.37＊2 100 

406.4＊3 9.5＊3 STPT410＊15 20 

406.4＊3,＊11 9.5＊3,＊11 
＊11,＊15 

STPT410 
 

21 
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変  更  前 変  更  後 

NO.＊27 
名       称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名       称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

高 

圧 

炉 

心 

注 

水 

系 

＊8 
サプレッションプール水(B)合流部 

～ 

高圧炉心注水系ポンプ(B) 
 1.37＊2 100 

＊3 

 406.4 

/406.4 

/406.4 
 

 ＊3 

12.7 

/12.7 

/12.7 
 

STPT410＊15 

高 

圧 

炉 

心 

注 

水 

系 

変更なし 
変更なし 

120＊7 
変更なし 

22 

406.4＊3 9.5＊3 STPT410＊15 23 

406.4＊3,＊11 9.5＊3,＊11 
＊11,＊15 

STPT410 
 

24 

＊16 

高圧炉心注水系(B),(C)分岐部 

～ 

高圧代替注水系分岐部 

1.37＊2 66 

406.4＊3  ＊12(9.5＊3) SUS304TP 
＊17 

高圧炉心注水系(B),(C)分岐部 

～ 

高圧代替注水系分岐部 

変更なし 

25 

406.4＊3,＊11 
＊11 

 ＊12(9.5＊3) 
 

SUS304＊11 26 

― 1.37 66 

416.0＊3 14.3＊3 SUS304TP 27 

224.5＊3 12.3＊3 SUS304TP 28 

216.3＊3 8.2＊3 SUS304TP 29 

＊16 

高圧代替注水系分岐部 

～ 

原子炉隔離時冷却系分岐部 1.37＊2 66 

406.4＊3  ＊12(9.5＊3) SUS304TP 
＊18 

高圧代替注水系分岐部 

～ 

原子炉隔離時冷却系分岐部 変更なし 

30 

416.0＊3  ＊12(14.3＊3) SUS304TP 31 

224.5＊3  ＊12(12.3＊3) SUS304TP 32 

216.3＊3  ＊12(8.2＊3) SUS304TP 33 

＊16 

原子炉隔離時冷却系分岐部 

～ 

E22-F001C 

1.37＊2 66 

406.4＊3  ＊12(9.5＊3) SUS304TP 

変更なし 

34 

406.4＊3,＊11 
＊11 

 ＊12(9.5＊3) 
 

SUS304＊11 35 

＊16 

E22-F001C 

～ 

サプレッションプール水(C)合流部 

1.37＊2 100 

406.4＊3 9.5＊3 STPT410＊15 36 

406.4＊3,＊11 9.5＊3,＊11 
＊11,＊15 

STPT410 
 

37 

＊16 

サプレッションプール水(C)合流部 

～ 

高圧炉心注水系ポンプ(C) 

1.37＊2 100 

     ＊3 

 406.4 

/406.4 

/406.4 
 

     ＊3 

 12.7 

/12.7 

/12.7 
 

STPT410＊15 

変更なし 
変更なし 

120＊7 
変更なし 

38 

406.4＊3 9.5＊3 STPT410＊15 39 

406.4＊3,＊11 9.5＊3,＊11 
＊11,＊15 

STPT410 
 

40 
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変  更  前 変  更  後 

NO.＊27 
名       称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名       称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

高 

圧 

炉 

心 

注 

水 

系 

＊19 

原子炉隔離時冷却系分岐部 

～ 

E51-F001 
 

1.37＊2 66 216.3＊3 8.2＊3 SUS304TP 

高 

圧 

炉 

心 

注 

水 

系 

＊18 

原子炉隔離時冷却系分岐部 

～ 

E51-F001 
 

変更なし 41 

＊20 

高圧炉心注水系ストレーナ(B) 

～ 

サプレッションプール水(B)合流部 
 

0.31＊2 104 

     ＊3 

 

     ＊3 

 

 ＊21 

変更なし 

変更なし 
変更なし 

120＊7 
変更なし 

42 

406.4＊3 9.5＊3 STPT410＊15 43 

1.37＊2 100 406.4＊3 9.5＊3 STPT410＊15 変更なし 
変更なし 

120＊7 
変更なし 44 

＊22 

高圧炉心注水系ストレーナ(C) 

～ 

サプレッションプール水(C)合流部 

 

0.31＊2 104 

     ＊3 

 

     ＊3 

 

 ＊21 

変更なし 

変更なし 
変更なし 

120＊7 
変更なし 

45 

406.4＊3 9.5＊3 STPT410＊15 46 

1.37＊2 100 406.4＊3 9.5＊3 STPT410＊15 変更なし 
変更なし 

120＊7 
変更なし 47 

＊23 

高圧炉心注水系ポンプ(B) 

～ 

ほう酸水注入系合流部 

 

11.77＊2 100 

267.4＊3 25.4＊3 STS410＊24 

変更なし 

変更なし 
変更なし 

120＊7 
変更なし 

48 

     ＊3 
 267.4 

/267.4 

/ ― 
 

     ＊3 
 28.6 

/28.6 

/ ― 
 

STS410＊24 49 

     ＊3 
 267.4 

/216.3 
 

     ＊3 
 28.6 

/23.0 
 

STS410＊24 50 

216.3＊3,＊11 23.0＊3,＊11 
＊11,＊24 

STS410 
 

51 

216.3＊3 20.6＊3 STS410＊24 52 

8.62＊2 302 216.3＊3 15.1＊3 STS410＊24 
変更なし 

9.22＊7 

変更なし 

306＊7 
変更なし 53 

＊23 

ほう酸水注入系合流部 

～ 

原子炉圧力容器 8.62＊2 302 

48.6＊3  ＊12(7.1＊3) SFVC2B 
＊25 

ほう酸水注入系合流部 

～ 

原子炉圧力容器 
変更なし 

9.22＊7 

変更なし 

306＊7 
変更なし 

54 

62.8＊3  ＊12(14.2＊3) SFVC2B 55 

216.3＊3 15.1＊3 STS410＊24 56 
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変  更  前 変  更  後 

NO.＊27 
名       称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名       称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

高 

圧 

炉 

心 

注 

水 

系 

＊26 

高圧炉心注水系ポンプ(C) 

～ 

原子炉圧力容器 

11.77＊2 100 

267.4＊3 25.4＊3 STS410＊24 

高 

圧 

炉 

心 

注 

水 

系 

変更なし 

変更なし 
変更なし 

120＊7 
変更なし 

57 

267.4＊3,＊11 28.6＊3,＊11 
＊11,＊24 

STS410 

 
58 

     ＊3 
 267.4 

/267.4 

/ ― 
 

     ＊3 
 28.6 

/28.6 

/ ― 
 

STS410＊24 59 

     ＊3 
 267.4 

/216.3 
 

     ＊3 
 28.6 

/23.0 
 

STS410＊24 60 

216.3＊3,＊11 23.0＊3,＊11 
＊11,＊24 

STS410 

 
61 

216.3＊3 20.6＊3 STS410＊24 62 

8.62＊2 302 216.3＊3 15.1＊3 STS410＊24 
変更なし 

9.22＊7 

変更なし 

306＊7 
変更なし 63 

注記＊1 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「補給水系より高圧炉心注水系ポンプ(B),(C)入口配管まで」と記載。 

＊2 ：SI 単位に換算したものである。 

＊3 ：公称値を示す。 

＊4 ：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，平成 4年 10 月 13 日付け 4資庁第 8733 号にて認可された工事計画のⅣ-3-1-4-1-1「管の基本板厚計算書」による。 

＊5 ：非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（原子炉隔離時冷却系，高圧代替注水系，低圧代替注水系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（格納容器下部注水

系，代替格納容器スプレイ冷却系，高圧代替注水系，低圧代替注水系）と兼用。 

＊6 ：非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（原子炉隔離時冷却系，高圧代替注水系，低圧代替注水系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（格納容器下部注水

系，代替格納容器スプレイ冷却系，代替循環冷却系，高圧代替注水系，低圧代替注水系）と兼用。 

＊7 ：重大事故等時における使用時の値。 

＊8 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「補給水系（復水貯蔵槽より）から高圧炉心注水系ポンプ(B)まで」と記載。 

＊9 ：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，平成 4年 10 月 13 日付け 4 資庁第 8733 号にて認可された工事計画のⅣ-3-1-1-1-1「管の基本板厚計算書」，及び，平成 4年 3月 27 日付け 3資庁

第 13034 号にて認可された工事計画のⅣ-3-1-5-1-1「管の基本板厚計算書」による。 

＊10：非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（原子炉隔離時冷却系，高圧代替注水系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（代替循環冷却系，高圧代替注水系）

と兼用。 

＊11：エルボを示す。 

＊12：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，平成 4年 3月 27 日付け 3資庁第 13034 号にて認可された工事計画のⅣ-3-1-5-1-1「管の基本板厚計算書」による。 

＊13：原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（代替循環冷却系）と兼用。 

＊14：本設備は既存の設備である。 

＊15：記載の適正化を行う。既工事計画書には「STPT42」と記載。記載内容は，設計図書による。 

＊16：記載の適正化を行う。既工事計画書には「ポンプ(B)入口配管から高圧炉心注水系ポンプ(C)まで」と記載。 

＊17：非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（原子炉隔離時冷却系，高圧代替注水系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（高圧代替注水系）と兼用。 

＊18：非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（原子炉隔離時冷却系）と兼用。 

＊19：記載の適正化を行う。既工事計画書には「ポンプ(C)入口配管から原子炉隔離時冷却系まで」と記載。 

＊20：記載の適正化を行う。既工事計画書には「高圧炉心注水系ストレーナからサプレッションチェンバ」及び「サプレッションチェンバからポンプ(B)入口配管まで」と記載。 

＊21：記載の適正化を行う。既工事計画書には「  」と記載。記載内容は，設計図書による。 

＊22：記載の適正化を行う。既工事計画書には「高圧炉心注水系ストレーナからサプレッションチェンバ」及び「サプレッションチェンバからポンプ(C)入口配管まで」と記載。 

＊23：記載の適正化を行う。既工事計画書には「高圧炉心注水系ポンプ(B)及びほう酸水注入系から原子炉圧力容器まで」と記載。 

＊24：記載の適正化を行う。既工事計画書には「STS42」と記載。記載内容は，設計図書による。 

＊25：非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（ほう酸水注入系），計測制御系統施設のうちほう酸水注入設備（ほう酸水注入系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全
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設備（ほう酸水注入系）と兼用。 

＊26：記載の適正化を行う。既工事計画書には「高圧炉心注水系ポンプ(C)から原子炉圧力容器まで」と記載。 

＊27：第 4-3-1-2-1～7図 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（高圧炉心注水系）に係る主配管の配置を明示した図面に記載の丸番号を示す。 

 

 



 1 

第 4-3-1-2-1～7 図 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（高圧炉

心注水系）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙 2 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

［主配管］ 

管ＮＯ.8＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 224.5 ±1％ ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

厚さ 12.3 
 mm 

 mm 
製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

 

管ＮＯ.9＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 216.3 ±1％ ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

厚さ 8.2 
 mm 

 mm 
製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

 

管ＮＯ.12＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 416.0 ±1％ ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

厚さ 14.3 
 mm 

－10％ 

【プラス側公差】 

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

 

管ＮＯ.13＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 224.5 ±1％ ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

厚さ 12.3 
 mm 

－10％ 

【プラス側公差】 

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 
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 2 

工事計画記載の公称値の許容範囲（続き） 

 

管ＮＯ.14＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 216.3 ±1％ ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

厚さ 8.2 
 mm 

－10％ 

【プラス側公差】 

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

 

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値 

注記＊：管の基本板厚計算書のＮＯ.を示す。 
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4.3.2 原子炉隔離時冷却系 
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第 4-3-2-2-1～5 図 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（原子炉隔離時冷却系）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙 1 

工事計画抜粋 

変  更  前 変  更  後 

NO.＊15 
名     称 

最 高 使 用 

圧 力 

(MPa) 

最 高 使 用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名     称 

最 高 使 用 

圧 力 

（MPa） 

最 高 使 用 

温 度 

（℃） 

外 径 

（mm） 

厚 さ 

（mm） 
材 料 

原 

子 

炉 

隔 

離 

時 

冷 

却 

系 

＊1 

原子炉隔離時冷却系分岐部 

～ 

蒸気入口配管分岐部 
8.62＊2 302 

165.2＊3 14.3＊3 STS410＊4 

原 

子 

炉 

隔 

離 

時 

冷 

却 
系 

＊5 

原子炉隔離時冷却系分岐部 

～ 

蒸気入口配管分岐部 

変更なし 

9.22＊6 

変更なし 

306＊6 
変更なし 

1 

165.2＊3，＊7 14.3＊3，＊7 
＊4，＊7 

STS410 

 
2 

165.2＊3 14.3＊3 STPT410＊8 変更なし 3 

― 8.62＊6 302＊6 

   ＊3 

 165.2 

/165.2 

/165.2 
 

   ＊3 

 14.3 

/14.3 

/14.3 
 

STPT410 4 

＊1 

蒸気入口配管分岐部 

～ 

原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用

蒸気タービン 

8.62＊2 302 

165.2＊3 14.3＊3 STPT410＊8 

変更なし 

5 
     ＊3 

 165.2 

/ ― 

/165.2 
 

     ＊3 

 14.3 

/ ― 

/14.3 
 

STPT410＊8 6 

165.2＊3，＊7 14.3＊3，＊7 
＊7，＊8 

STPT410 

 
7 

     ＊3 

 165.2 

/165.2 

/ ― 
 

     ＊3 

 14.3 

/14.3 

/ ― 
 

STPT410＊8 8 

＊9 

原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用

蒸気タービン 

～ 

蒸気出口配管合流部 

0.98＊2 184 

267.4＊3 9.3＊3 STPT410＊8 9 
     ＊3 

 355.6 

/ ― 

/267.4 
 

     ＊3 

 11.1 

/ ― 

/ 9.3 
 

STPT410＊8 10 

355.6＊3 11.1＊3 STPT410＊8 11 
     ＊3 

 355.6 

/355.6 

/ ― 
 

     ＊3 

 11.1 

/11.1 

/ ― 
 

STPT410＊8 12 

355.6＊3，＊7 11.1＊3，＊7 
＊7，＊8 

STPT410 

 
13 

＊9 

蒸気出口配管合流部 

～ 

サプレッションチェンバ 

― 

＊5 

蒸気出口配管合流部 

～ 

サプレッションチェンバ 

0.98＊6 184＊6 

  ＊3 

 355.6 

/355.6 

/355.6 
 

   ＊3 

 11.1 

/11.1 

/11.1 
 

STPT410 14 

0.98＊2 184 

355.6＊3，＊7 11.1＊3，＊7 
＊7，＊8 

STPT410 

 

変更なし 

15 

355.6＊3 11.1＊3 STPT410＊8 16 

355.6＊3 11.1＊3 SUS316TP 17 

355.6＊3，＊10 11.1＊3，＊10 SUS316＊10 18 
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 変  更  前 変  更  後 

NO.＊15 
名     称 

最 高 使 用 

圧 力 

(MPa) 

最 高 使 用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名     称 

最 高 使 用 

圧 力 

（MPa） 

最 高 使 用 

温 度 

（℃） 

外 径 

（mm） 

厚 さ 

（mm） 
材 料 

原

子

炉

隔

離

時

冷

却

系 

＊11 

E51-F001 

～ 

サプレッションプール水合流部 

1.37＊2 77 216.3＊3 8.2＊3 STPT410＊8 

原

子

炉

隔

離

時

冷

却

系 

変更なし 19 

＊11 

サプレッションプール水合流部 

～ 

原子炉隔離時冷却系ポンプ 
 1.37＊2 77 

     ＊3 

 216.3 

/216.3 

/216.3 
 

     ＊3 

 8.2 

/8.2 

/8.2 
 

STPT410＊8 

変更なし 
変更なし 

120＊6 
変更なし 

20 

216.3＊3
 8.2＊3 STPT410＊8 21 

216.3＊3，＊7 8.2＊3，＊7 
＊7，＊8 

STPT410 

 
22 

＊12 

原子炉隔離時冷却系ストレーナ 

～ 

サプレッションプール水合流部 
0.31＊2 104 

   ＊3，＊13 

  

 

 
 

   ＊3，＊13 

  

 

 
 

＊13 

変更なし 

変更なし 

120＊6 
変更なし 

23 

216.3＊3 8.2＊3 STPT410＊8 24 

1.37＊2 77 216.3＊3 8.2＊3 STPT410＊8 
変更なし 

120＊6 
変更なし 25 

＊14 

原子炉隔離時冷却系ポンプ 

～ 

原子炉隔離時冷却系配管 B21-F056B 

出口合流部 11.77＊2 77 

165.2＊3 18.2＊3 STPT410＊8 

変更なし 
変更なし 

120＊6 
変更なし 

26 

165.2＊3，＊7 18.2＊3，＊7 
＊7，＊8 

STPT410 

 
27 

     ＊3 

 165.2 

/165.2 

/ ―  
 

     ＊3 

 18.2 

/18.2 

/ ―  
 

STPT410＊8 28 

8.62＊2 302 165.2＊3 14.3＊3 STPT410＊8 変更なし 29 

注記＊1 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「主蒸気系から原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用蒸気タービンまで」と記載。 

＊2 ：SI 単位に換算したものである。 

＊3 ：公称値を示す。 

＊4 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「STS42」と記載。設計内容は，設計図書による。 

＊5 ：非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（高圧代替注水系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（高圧代替注水系）と兼用。 

＊6 ：重大事故等時の使用時の値。 

＊7 ：エルボを示す。 

＊8 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「STPT42」と記載。設計内容は，設計図書による。 

＊9 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用蒸気タービンからサプレッションチェンバへ」と記載。 

＊10：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，平成 4年 3月 27 日付け 3資庁第 13034 号にて認可された工事計画のⅣ-3-1-4-1-1「管の基本板厚計算書」による。 

＊11：記載の適正化を行う。既工事計画書には「高圧炉心注水系から原子炉隔離時冷却系ポンプまで」と記載。 

＊12：記載の適正化を行う。既工事計画書には「サプレッションチェンバからポンプ入口配管まで」と記載。 

＊13：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。 

＊14：記載の適正化を行う。既工事計画書には「原子炉隔離時冷却系ポンプから復水給水系まで」と記載。 

＊15：第 4-3-2-2-1～5図 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（原子炉隔離時冷却系）に係る主配管の配置を明示した図面に記載の丸番号を示す。 



 1 

第 4-3-2-2-1～5 図 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（原子炉

隔離時冷却系）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙 2 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

［主配管］ 

管ＮＯ.1＊- 管継手 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 165.2 
＋2.4mm 

－1.6mm 
ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 14.3 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 

 

管ＮＯ.2＊- 管継手 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 355.6 
＋4.0mm 

－3.2mm 
ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 11.1 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 

 

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値 

注記＊：管の基本板厚計算書のＮＯ.を示す。 
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第 4-3-2-4-1 図 原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（原子炉隔

離時冷却系）の構造図 原子炉隔離時冷却系ストレーナ 別紙 

 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

[原子炉隔離時冷却系ストレーナ] 

主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根  拠 

外径   mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

長さ     mm 同上 

 注：主要寸法は，工事計画記載の公称値 

 



ὀ ἲᑍ ࡣ PPࡣ ♧ 㸸ࡣࡣ

ὀ ἲᑍ ⛠බ ◌್≉ グࡣ ࡣ ࡣ ࡣ ♧ 㸸ࡣࡣ

◌ྡ

ࡣ

㹐㹁㹇㹁 㹌㸱㸫㸮㸮㸰㸫㸱㸷㸮

◌ྍ
ᕤ ⏬ ࡣ⏦ ィ ㄆ ㄳ ➨ᅗ

ᶵཎ ◌ྕᏊᓮ ⩚ส ຊࡣ Ⓨ㟁 ➨㸵

ཎ ◌༷Ꮚ ᖖ⣔ ⤫ ⏝ ᚰ⅔ ࡣ ࡣ タࡣ ࡣ ࡣ 㠀 ⅔

ὀ Ỉ◌༷ ཎ ཎᏊ Ꮚഛ ഛࡣ タ ࡣ ࡣ ࡣ ⅔ タ ⅔㸦

ᵓ◌༷ ⣔ࡣ ࡣ ࡣ ࡣ ()㝸㞳 㸧 㐀ᅗ

ᘧ◌ி ຊࡣ 㟁 ࡣ ࡣ ࡣ ࡣ ࡣ ࡣ ࡣ ࡣ ♫

(リ
フ
ト
)

(弁座口の径)

(のど部の径)

(呼び径)２５Ａ


	柏崎刈羽原子力発電所第７号機　工事計画認可申請書の一部補正（８７分冊）.pdfから挿入したしおり
	1497 【図-30】 第1-5-1-1図 環境測定装置の取付箇所を明示した図面（その1）200903.pdfから挿入したしおり
	シートとシート ビュー
	1-r1 [8Y20]修正【機器配置図第1-5-2図】放射線管理用計測装置の検出器の取付箇所を示した図面(可搬型気象観測装置)-PDF(1-5-2)
	1



	1499 【図-29】第1-5-2-1図　可搬型気象観測装置.pdfから挿入したしおり
	シートとシート ビュー
	3 【図-29構造図】第1-5-1図　可搬型気象観測装置-レイアウト1


	1502 【図-29-3】第1-5-2-4図　環境測定装置の構造図　気象観測設備（その1）.pdfから挿入したしおり
	シートとシート ビュー
	【図-29-3】第1-5-2-4図　環境測定装置の構造図　気象観測設備（その1）-PDF(1-5-2)
	1



	1503 【図-29-4】第1-5-2-5図　環境測定装置の構造図　気象観測設備（その2）.pdfから挿入したしおり
	シートとシート ビュー
	【図-29-4】第1-5-2-5図　環境測定装置の構造図　気象観測設備（その2）-PDF(1-5-2)
	1



	1505 【図-64】図64~図96 表紙，第1-7-1図~第1-7-32図 安全避難通路を明示した図面（その1）~（その32） 20200728.pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	14　（最終補正）【公開非公開共通】KK 添-5-007 改2_1.7安全避難通路を明示した図面20200612.pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32


	87分冊【図-119】.pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	25  （最終補正）【非公開】KK 添-5-008 改4_1.8 非常用照明の取付位置を明示した図面　20200612.pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	25  （仮FIX）【非公開】KK 添-5-008 改5_1.8 非常用照明の取付位置を明示した図面　20200731.pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	00 非常用照明の取付箇所を明示した図面[0710].pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	00 非常用照明の取付箇所を明示した図面[0731].pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33



	87分冊【図-119】.pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	25  （最終補正）【非公開】KK 添-5-008 改4_1.8 非常用照明の取付位置を明示した図面　20200612.pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	25  （仮FIX）【非公開】KK 添-5-008 改5_1.8 非常用照明の取付位置を明示した図面　20200731.pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	00 非常用照明の取付箇所を明示した図面[0710].pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	00 非常用照明の取付箇所を明示した図面[0731].pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33



	87分冊【図-119】.pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	25  （最終補正）【非公開】KK 添-5-008 改4_1.8 非常用照明の取付位置を明示した図面　20200612.pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	25  （仮FIX）【非公開】KK 添-5-008 改5_1.8 非常用照明の取付位置を明示した図面　20200731.pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	00 非常用照明の取付箇所を明示した図面[0710].pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	00 非常用照明の取付箇所を明示した図面[0731].pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33



	87分冊【図-119】.pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	25  （最終補正）【非公開】KK 添-5-008 改4_1.8 非常用照明の取付位置を明示した図面　20200612.pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	25  （仮FIX）【非公開】KK 添-5-008 改5_1.8 非常用照明の取付位置を明示した図面　20200731.pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	00 非常用照明の取付箇所を明示した図面[0710].pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	00 非常用照明の取付箇所を明示した図面[0731].pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33



	87分冊【図-119】.pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	25  （最終補正）【非公開】KK 添-5-008 改4_1.8 非常用照明の取付位置を明示した図面　20200612.pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	25  （仮FIX）【非公開】KK 添-5-008 改5_1.8 非常用照明の取付位置を明示した図面　20200731.pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	00 非常用照明の取付箇所を明示した図面[0710].pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	00 非常用照明の取付箇所を明示した図面[0731].pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33



	87分冊【図-119】.pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	25  （最終補正）【非公開】KK 添-5-008 改4_1.8 非常用照明の取付位置を明示した図面　20200612.pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	25  （仮FIX）【非公開】KK 添-5-008 改5_1.8 非常用照明の取付位置を明示した図面　20200731.pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	00 非常用照明の取付箇所を明示した図面[0710].pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	00 非常用照明の取付箇所を明示した図面[0731].pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33



	87分冊【図-119】.pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	25  （最終補正）【非公開】KK 添-5-008 改4_1.8 非常用照明の取付位置を明示した図面　20200612.pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	25  （仮FIX）【非公開】KK 添-5-008 改5_1.8 非常用照明の取付位置を明示した図面　20200731.pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	00 非常用照明の取付箇所を明示した図面[0710].pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	00 非常用照明の取付箇所を明示した図面[0731].pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33



	87分冊【図-119】.pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	25  （最終補正）【非公開】KK 添-5-008 改4_1.8 非常用照明の取付位置を明示した図面　20200612.pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	25  （仮FIX）【非公開】KK 添-5-008 改5_1.8 非常用照明の取付位置を明示した図面　20200731.pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	00 非常用照明の取付箇所を明示した図面[0710].pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	00 非常用照明の取付箇所を明示した図面[0731].pdfから挿入したしおり
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33




	柏崎刈羽原子力発電所第７号機　工事計画認可申請書の一部補正（８８分冊）.pdfから挿入したしおり
	1517 【図-189～193】第3-2-1-2-1～5図 主配管配置図（１／３）rev1 200417.pdfから挿入したしおり
	K7FPC-R001-9513 Model (1)
	K7FPC-R002-8903 Model (1)
	K7FPC-R003-8Y29 Model (1)
	K7FPC-R004-8Y29 Model (1)
	K7FPC-R005-9513 Model (1)

	1567 【図-229】図-229～247-3 第4-1-1-2-1～22図　主配管配置図（１／３）rev1 200710.pdfから挿入したしおり
	01_K7MS-R006-9129 Model (1)
	02_K7MS-R007-9129 Model (1)
	03_K7MS-R008-9129 Model (1)
	04_K7MS-R009-9129 Model (1)
	05_K7MS-R010-8X31 Model (1)
	06_K7MS-R001-9129 Model (1)
	07_K7MS-R002-9129 Model (1)
	08_K7MS-R003-9129 Model (1)
	09_K7MS-R004-9129 Model (1)
	10_K7MS-R005-8X31 Model (1)
	11_K7MS-RN01-8X31 Model (1)
	12_K7MS-RN02-8X31 Model (1)
	13_K7MS-RN03-8X31 Model (1)
	14_K7MS-RN04-8X31 Model (1)
	15_K7MS-RN05-8X31 Model (1)
	16_K7MS-RN06-8X31 Model (1)
	17_K7MS-RN07-8X31 Model (1)
	18_K7MS-RN08-8X31 Model (1)
	19_K7MS-RN09-8X31 Model (1)
	20_K7MS-RN10-8X31 Model (1)
	21_K7MS-RN11-8X31 Model (1)
	22_K7MS-RN12-8X31 Model (1)

	1573 【図-254】図-254～255 第4-1-2-1-1～2図　主配管配置図（１／２）rev1 200710.pdfから挿入したしおり
	K7FDW-R001-8903 Model (1)
	K7FDW-R002-8Z12 Model (1)


	柏崎刈羽原子力発電所第７号機　工事計画認可申請書の一部補正（８９分冊）.pdfから挿入したしおり
	1612 【図-299】第4-2-3-1-6図　機器配置図　rev0 200417.pdfから挿入したしおり
	K7 RD配置図_20190902-RD配置図 (2)
	シートとシート ビュー
	RD配置図 (2)


	K7 RD配置図_20190902-RD配置図 (3)
	シートとシート ビュー
	RD配置図 (3)


	K7 RD配置図_20190902-RD配置図
	シートとシート ビュー
	RD配置図



	1613 【図-299-1】第4-2-3-1-7図　機器配置図　rev0 200417.pdfから挿入したしおり
	K7 FV工認申請書用添付配置図_20191107 機器配置図 (1)
	K7 FV工認申請書用添付配置図_20191107 機器配置図 (2) (1)
	K7 FV工認申請書用添付配置図_20191107 機器配置図 (3) (1)



