
定期事業者検査報告書 

（定期事業者検査終了時） 

 

関 原 発 第 １ ７ ９ 号 

２０２１年６月１４日 

 

 

原子力規制委員会 殿 

 

大阪市北区中之島３丁目６番１６号  

 関西電力株式会社         

執行役社長  森 本  孝   

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の１６第３項の規定に

より次のとおり定期事業者検査について報告します。 

氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名 

名 称  関西電力株式会社 

住 所  大阪市北区中之島３丁目６番１６号 

代表者の氏名  森 本  孝 

発電用原子炉を設置した工場又は事

業所の名称及び所在地 

名 称  大飯発電所 

所在地  福井県大飯郡おおい町大島 

検査に係る発電用原子炉施設の種類

及び施設番号 

第１号機 

 当該発電用原子炉施設の種類は、別紙－１のとおり 

検査の実績又は予定の概要 

自 ２０２１年 １月 ８日 

至 ２０２１年 ６月 ７日 

定期事業者検査の計画及び実績は、別紙－２のとおり 



 

別 紙－１ 

 

 

発電用原子炉施設の 

 

種類及び施設番号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号機 原子炉本体 

  

 〃    核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

 

 〃    放射性廃棄物の廃棄施設 

 

 〃    放射線管理施設 

 

 〃    原子炉格納施設 

 

 〃    その他原子炉の附属施設 

 

   〃       その他主要施設 

 

 



 

 

定期事業者検査の計画及び実績                     

検査名 
今回の計画及び実績 

備考 
※１ ※２ 

放射線遮蔽機能検査 － ● 2021.1.15 終了 

燃料取扱設備の系統運転性能検査 － ● 2021.4.20 終了 

燃料取扱設備の除染機能検査 － ● 2021.5.27 終了 

使用済燃料運搬用容器機能検査 － ● 

2021.5.20 終了 
性能維持施設の変更に
伴い、検査の追加を実
施。 

新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力
確認検査 

－ ● 2021.5.27 終了 

計測制御系監視機能検査 － ● 2021.4.19 終了 

使用済燃料貯蔵設備の漏えい監視機能検査 － ● 2021.4.27 終了 

使用済燃料貯蔵設備の系統運転性能検査 － ● 2021.4.27 終了 

使用済燃料貯蔵設備の給水機能検査 － ● 2021.4.2 終了 

気体廃棄物処理系機能検査 － ● 2021.4.7 終了 

液体廃棄物処理系機能検査 － ● 2021.5.20 終了 

液体廃棄物処理系アスファルト固化設備機能検査 － ● 2021.5.12 終了 

固体廃棄物処理系機能検査 － ● 2021.5.20 終了 

固体廃棄物処理系焼却炉機能検査 － ● 2021.5.20 終了 

固体廃棄物貯蔵設備の貯蔵能力確認検査 － ● 2021.5.18 終了 

固体廃棄物貯蔵設備の警報機能検査 － ● 2021.5.17 終了 

廃樹脂処理装置運転性能検査 － ● 2021.4.23 終了 

放射線監視装置機能検査 － ● 2021.5.25 終了 

放射線管理設備機能検査 － ● 2021.5.20 終了 

放射性物質漏えい防止機能検査 － ● 2021.3.19 終了 

換気設備の性能検査 － ● 2021.5.28 終了 

無停電電源装置の性能検査 － ● 2021.5.26 終了 

放射線遮蔽設備の放射線遮蔽及び放射性物質漏えい
防止機能確認検査 

－ ● 2021.2.10 終了 

補機冷却海水設備機能検査 － ● 2021.5.28 終了 

消火機能検査 － ● 2021.4.22 終了 

照明機能検査 － ● 2021.6.7 終了 

 

今回定期事業者検査計画及び実績（○:計画、●:実績、－:計画･実績なし） 
※１：先行実施検査（2020 年 4月 1日以降当該検査開始までに実施した検査） 
※２：当該検査開始～当該検査終了までの期間 

 

別紙－２（1/1） 


