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別 紙 

 

一、名称及び住所並びに代表者の氏名 

名   称  原子燃料工業株式会社 

住   所  神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目３３番５号 

代表者氏名  代表取締役社長  北川 健一 

 

二、加工施設の変更に関する事業所の名称及び所在地 

名   称  原子燃料工業株式会社 熊取事業所 

所 在 地  大阪府泉南郡熊取町朝代西一丁目９５０番地 

 

三、加工施設の変更に係る設計及び工事の方法 

新規制基準に基づいた核燃料物質の加工の事業の変更許可（平成 30 年 3 月 28 日

付け原規規発第 1803284 号にて許可）に係る加工施設の変更として、以下に示す施

設の設計及び工事の方法について申請する。なお、表中の変更区分欄を「変更なし」

としているものは、本申請において工事を行うことなく新規制基準への適合性の確

認を行うものを示す。また、加工事業変更許可における施設名称には、加工事業変

更許可申請書に示した安全機能を有する施設の名称を示す。 

 

○成型施設 

設置場所 

建物・構築物名称又は設備・機器名称 
機器名 

加工事業変更許可 
における施設名称 

 管理番号 変更区分 員数 

第２加工棟 第２加工棟 
― 

{1002} 改造 1 第２加工棟 

 

○被覆施設 

設置場所 

設備・機器名称 
機器名 

加工事業変更許可 
における施設名称 

 管理番号 変更区分 員数 

第２加工棟 
第２－１燃料
棒加工室 

ペレット編成挿入機 No.1 
ペレット保管箱置台部 

{3001} 改造 1 台 ペレット編成挿入設備 
ペレット編成挿入機 

第２加工棟 
第２－１燃料
棒加工室 

ペレット編成挿入機 No.1 
ペレット保管箱搬送部 

{3002} 改造 1 台 ペレット編成挿入設備 
ペレット編成挿入機 

第２加工棟 
第２－１燃料
棒加工室 

ペレット編成挿入機 No.1 
波板移載部 

{3003} 改造 1 台 ペレット編成挿入設備 
ペレット編成挿入機 

第２加工棟 
第２－１燃料
棒加工室 

ペレット編成挿入機 No.1 
ペレット編成挿入部 

{3004} 改造 1 台 ペレット編成挿入設備 
ペレット編成挿入機 

第２加工棟 
第２－１燃料
棒加工室 

燃料棒解体装置 No.1 
― 

{3006} 改造 1 台 ペレット編成挿入装置 
燃料棒解体装置 

第２加工棟 
第２－１燃料
棒加工室 

燃料棒トレイ置台 
― 

{3007} 改造 1 台 脱ガス設備 
燃料棒トレイ置台 

第２加工棟 
第２－１燃料
棒加工室 

脱ガス設備 No.1 
真空加熱炉部 

{3008} 改造 1 台 脱ガス設備 
脱ガス装置 
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○被覆施設 

設置場所 

設備・機器名称 
機器名 

加工事業変更許可 
における施設名称 

 管理番号 変更区分 員数 

第２加工棟 
第２－１燃料
棒加工室 

脱ガス設備 No.1 
運搬台車 

{3009} 改造 1 台 脱ガス設備 
脱ガス装置 

第２加工棟 
第２－１燃料
棒加工室 

第二端栓溶接設備 No.1 
燃料棒搬送 No.1-1 部 

{3010} 改造 1 台 第二端栓溶接設備 
第二端栓溶接装置 

第２加工棟 
第２－１燃料
棒加工室 

第二端栓溶接設備 No.1 
第二端栓溶接 No.1-1 部 

{3011} 改造 1 台 第二端栓溶接設備 
第二端栓溶接装置 

第２加工棟 
第２－１燃料
棒加工室 

第二端栓溶接設備 No.1 
第二端栓溶接 No.1-2 部 

{3012} 改造 1 台 第二端栓溶接設備 
第二端栓溶接装置 

第２加工棟 
第２－１燃料
棒加工室 

第二端栓溶接設備 No.1 
燃料棒搬送 No.1-2 部 

{3013} 改造 1 台 第二端栓溶接設備 
第二端栓溶接装置 

第２加工棟 
第２－１燃料
棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.1 
燃料棒移載（１）部 

{3014} 改造 1 台 搬送設備（燃料棒） 
燃料棒搬送設備 No.1 

第２加工棟 
第２－１燃料
棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.1 
被覆管コンベア部 

{3015} 変更なし 1 台 搬送設備（燃料棒） 
燃料棒搬送設備 No.1 

第２加工棟 
第２－１燃料
棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.1 
除染コンベア部 

{3016} 変更なし 1 台 搬送設備（燃料棒） 
燃料棒搬送設備 No.1 

第２加工棟 
第２－１燃料
棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.1 
燃料棒トレイ移載部 

{3017} 改造 1 台 搬送設備（燃料棒） 
燃料棒搬送設備 No.1 

第２加工棟 
第２－１燃料
棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.2 燃料棒移
送装置（Ａ） 
― 

{3018} 変更なし 1 台 搬送設備（燃料棒） 
燃料棒搬送設備 No.2 

第２加工棟 
第２－１燃料
棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.3 燃料棒移
載装置（２） 
― 

{3019} 変更なし 1 台 搬送設備（燃料棒） 
燃料棒搬送設備 No.3 

第２加工棟 
第２－１燃料
棒加工室 

ペレット検査台 No.2 
― 

{3020} 改造 1 台 検査設備 
ペレット検査台 

第２加工棟 
第２－１燃料
棒加工室、第
２－２燃料棒
加工室 

燃料棒搬送設備 No.8 
被覆管コンベア No.8-1 部 

{3021} 変更なし 1 台 搬送設備（燃料棒） 
燃料棒搬送設備 No.8 

第２加工棟 
第２－１燃料
棒加工室、第
２－２燃料棒
加工室 

燃料棒搬送設備 No.8 
燃料棒移載 No.8-1 部 

{3022} 変更なし 1 台 搬送設備（燃料棒） 
燃料棒搬送設備 No.8 

第２加工棟 
第２－１燃料
棒加工室、第
２－２燃料棒
加工室 

燃料棒搬送設備 No.8 
燃料棒移載 No.8-2 部 

{3023} 変更なし 1 台 搬送設備（燃料棒） 
燃料棒搬送設備 No.8 

第２加工棟 
第２－２燃料
棒加工室 

ペレット一時保管台 
― 

{3024} 改造 1 台 ペレット編成挿入設備 
ペレット一時保管台 

第２加工棟 
第２－２燃料
棒加工室 

ペレット検査装置 No.5 
― 

{3025} 改造 1 台 ペレット編成挿入設備 
ペレット検査装置 

第２加工棟 
第２－２燃料
棒加工室 

ペレット編成挿入機 No.2-1 
ペレット保管箱搬送部 

{3026} 改造 1 台 ペレット編成挿入設備 
ペレット編成挿入機 
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○放射線管理施設 

設置場所 

設備・機器名称 
機器名 

加工事業変更許可 
における施設名称 

 管理番号 変更区分 員数 

屋外 モニタリングポスト No.1 
― 

{7026} 改造 1 台 モニタリングポス
ト 

屋外 モニタリングポスト No.2 
― 

{7027} 改造 1 台 モニタリングポス
ト 

第２加工棟 
第２出入管理
室 

放射線監視盤（モニタリングポ
スト） 
― 

{7027-2} 改造 1 台 モニタリングポス
ト 

 

○その他の加工施設 

設置場所 

設備・機器名称 
機器名 

加工事業変更
許可における
施設名称  管理番号 変更区分 員数 

第２加工棟 通信連絡設備 
所内通信連絡設備（放送設
備（スピーカ））(2) 

{8007} 改造 1 式 所内通信連絡
設備 

第２加工棟 通信連絡設備 
所内通信連絡設備（放送設
備（アンプ）） 

{8007-12} 改造 1 式 所内通信連絡
設備 

第２加工棟 通信連絡設備 
所内通信連絡設備（所内携
帯電話機（PHS アンテナ）） 

{8007-11} 改造 1 式 所内通信連絡
設備 

第２加工棟 通信連絡設備 
所内通信連絡設備（固定電
話機） 

{8007-13} 変更なし 1 式 所内通信連絡
設備 

第２加工棟 火災感知設備 
自動火災報知設備（感知
器）(2) 

{8009} 改造 1 式 自動火災報知
設備 

第２加工棟 火災感知設備 
自動火災報知設備（受信
機） 

{8009-11} 改造 1 式 自動火災報知
設備 

第２加工棟 消火設備 
消火器 

{8010} 増設 1 式 消火器 

屋外 消火設備 
屋外消火栓配管 

{8012-6} 仮移設 1 式 消火栓 

第２加工棟 緊急設備 
避難通路 

{8027} 新設 1 式 避難通路 

第２加工棟 緊急設備 
非常用照明(2) 

{8029} 改造 1 式 非常用照明、誘
導灯 

第２加工棟 緊急設備 
誘導灯(2) 

{8029-4} 改造 1 式 非常用照明、誘
導灯 

第２廃棄物貯蔵棟 火災感知設備 
自動火災報知設備（感知
器） 

{8009-10} 撤去 1 式 非常用通報設
備 火災警報
設備(1) 

第２廃棄物貯蔵棟 消火設備 
消火器 

{8010-8} 撤去 1 式 消火設備 消
火器(1) 

第２廃棄物貯蔵棟 緊急設備 
非常用照明 

{8038-3} 撤去 1 式 非 常 用 設 備 
非常灯(1) 

第５廃棄物貯蔵棟 通信連絡設備 
所内通信連絡設備（放送設
備（スピーカ）） 

{8007-5} 新設 1 式 所内通信連絡
設備 

第５廃棄物貯蔵棟 通信連絡設備 
所内通信連絡設備（所内携
帯電話機（PHS アンテナ）） 

{8007-6} 新設 1 式 所内通信連絡
設備 

第５廃棄物貯蔵棟 火災感知設備 
自動火災報知設備（感知
器） 

{8009-4} 新設 1 式 自動火災報知
設備 

第５廃棄物貯蔵棟 消火設備 {8010-4} 新設 1 式 消火器 
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○その他の加工施設 

設置場所 

設備・機器名称 
機器名 

加工事業変更
許可における
施設名称  管理番号 変更区分 員数 

消火器 

第５廃棄物貯蔵棟 緊急設備 
避難通路 

{8034} 新設 1 式 避難通路 

第５廃棄物貯蔵棟 緊急設備 
非常用照明 

{8037} 新設 1 式 非常用照明、誘
導灯 

第５廃棄物貯蔵棟 緊急設備 
誘導灯 

{8037-2} 新設 1 式 非常用照明、誘
導灯 

(1) 本設備・機器は撤去するため、加工の事業の変更許可（平成 19 年 6月 1日付け平成 18･10･31 原第 30

号にて許可）に基づく施設名称を記載する。 

(2) 本設備・機器は第２次設工認で仮移設の申請済みの施設を含む。本申請で仮移設の状態から復旧し本

設するための新規制基準対応工事を行い、適合性を確認する。 

 

加工施設の変更に係る設計及び工事の方法の詳細を別添Ⅰに示す。 

 

四、加工施設の変更に係る工事工程表 

加工施設の変更に係る工事工程表を別添Ⅱに示す。 

 

五、加工施設の変更に係る設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 

核燃料物質加工事業変更許可申請書における「加工施設の保安のための業務に係

る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」を踏まえ、設計及び工事に係る品質

マネジメントは、別添Ⅲに示す保安品質保証計画書に従って行うものとする。 
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七、分割申請の理由 

新規制基準に基づく加工事業変更許可に係る加工施設の変更は下表のとおりであ

り、以下の理由により分割して設計及び工事の方法の認可又は設計及び工事の計画

の認可（以下「設工認」という。）を申請する。なお、今後の進捗に応じて、申請内

容を変更する可能性がある。 

・新規制基準に適合した加工施設とするため、建物・構築物及び設備・機器につい

て、耐震補強、竜巻対策、火災対策等の改造工事、新設工事、撤去工事を行う。 

・新規制基準対応工事を段階的に行い、基準適合を早めるため、建物・構築物及び

設備・機器に対して５分割の設工認申請を行う予定としている。 

・加工施設の構造又は工事内容により、工事期間に時間を要する建物・構築物及び

設備・機器の新規制基準対応工事を先行して行う。 

 

 

区分  

 

 

 

建物・構築物 

成
型
施
設 

被
覆
施
設 

組
立
施
設 

核
燃
料
物
質
の
貯
蔵
施
設 

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設 

放
射
線
管
理
施
設 

そ
の
他
の
加
工
施
設 

第２加工棟 ④ ⑤ ④⑤ ⑤ ①④⑤ 
➊➋ 

⑤ 
➋ ⑤ ④⑤➋ 

第１－３貯蔵棟 ⑤ ― ― ― ⑤ ― ⑤ ⑤ 

第１加工棟 ③➌ ― ― ― ③➌ ③ ③ ③⑤ 

第１廃棄物貯蔵棟 ⑤ ― ― ― ― ⑤ ⑤ ⑤ 

第２廃棄物貯蔵棟 ❹ ― ― ― ― ❹ ― ❹ 

第３廃棄物貯蔵棟 ⑤ ― ― ― ― ⑤ ― ⑤ 

第５廃棄物貯蔵棟 ④ ― ― ― ― ④ ― ④ 

発電機・ポンプ棟 ⑤ ― ― ― ― ― ― ⑤ 

遮蔽壁・防護壁 ③⑤ ― ― ― ― ― ― ― 

屋外 ― ― ― ― ― ― ④ ④⑤ 
適合性確認を行う建物・構築物、設備・機器 ①：第１次申請、②：第２次申請、③：第３次申請、

④：第４次申請、⑤：第５次申請 

撤去する建物・構築物、設備・機器 ➊：第１次申請、➋：第２次申請、❸：第３次申請、

❹：第４次申請 

 

本申請は、設計が完了した成型施設の建物、被覆施設の設備・機器、核燃料物質

の貯蔵施設の設備・機器、放射性廃棄物の廃棄施設の建物、設備・機器、放射線管

理施設の設備・機器、その他の加工施設の設備・機器の一部について、新規制基準

への適合性確認について申請するものである。 
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目   次 

 

 

別添Ⅰ 加工施設の変更に関する設計及び工事の方法 

 

別添Ⅱ 加工施設の変更に係る工事工程表 

 

別添Ⅲ 保安品質保証計画書 

 

 添付書類１ 加工事業変更許可申請書との対応に関する説明書 

 

 添付書類２ 加工施設の技術基準に関する規則への適合性に関する説明書 

 

 添付書類３ 設計及び工事に係る品質管理の方法等の加工事業変更許可への適合性に関

する説明書 

 

  付属書類１ 核燃料物質の臨界防止に関する説明書 

 

  付属書類２ 安全機能を有する施設の地盤及び地震による損傷の防止（建物・構築物の

耐震性）に関する説明書 

 

  付属書類３ 地震による損傷の防止（設備・機器の耐震性）に関する説明書 

 

  付属書類４ 外部からの衝撃（竜巻）による損傷の防止に関する説明書 

 

  付属書類５ 外部からの衝撃（積雪及び降下火砕物）による損傷の防止に関する説明書 

 

  付属書類６ 外部からの衝撃（外部火災・爆発）による損傷の防止に関する説明書 

 

  付属書類７ 閉じ込めの機能（落下防止構造）に関する説明書 

 

  付属書類８ 火災等による損傷の防止に関する説明書 

 

  付属書類９ その他許可で求める仕様（放射性廃棄物ドラム缶（200 L）の転倒防止策）

に関する説明書 
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別添Ⅰ 加工施設の変更に関する設計及び工事の方法 
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目   次 

 

 

イ．化学処理施設（該当なし） 

 

 

ロ．濃縮施設（該当なし） 

 

 

ハ．成型施設 

 

 

ニ．被覆施設 

 

 

ホ．組立施設（該当なし） 

 

 

ヘ．核燃料物質の貯蔵施設 

 

 

ト．放射性廃棄物の廃棄施設 

 

 

チ．放射線管理施設 

 

 

リ．その他の加工施設 
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４.添付図一覧表 

番号 名称 

図ハ－Ⅰ－１ 第２加工棟の安全機能を有する部位の位置、構造（材料、厚さ）図（１階） 

図ハ－Ⅰ－２ 第２加工棟の安全機能を有する部位の位置、構造（材料、厚さ）図（中２階） 

図ハ－Ⅰ－３ 第２加工棟の安全機能を有する部位の位置、構造（材料、厚さ）図（２階） 

図ハ－Ⅰ－４ 第２加工棟の安全機能を有する部位の位置、構造（材料、厚さ）図（３階） 

図ハ－Ⅰ－５ 第２加工棟の安全機能を有する部位の位置、構造（材料、厚さ）図（４階） 

図ハ－Ⅰ－６ 第２加工棟の安全機能を有する部位の位置、構造（材料、厚さ）図（１階床） 

図ハ－Ⅰ－７ 第２加工棟の安全機能を有する部位の位置、構造（材料、厚さ）図（中２階床） 

図ハ－Ⅰ－８ 第２加工棟の安全機能を有する部位の位置、構造（材料、厚さ）図（２階床） 

図ハ－Ⅰ－９ 第２加工棟の安全機能を有する部位の位置、構造（材料、厚さ）図（３階床） 

図ハ－Ⅰ－１０ 第２加工棟の安全機能を有する部位の位置、構造（材料、厚さ）図（４階床、屋

根） 

図ハ－Ⅰ－１１ 第２加工棟の安全機能を有する部位の位置、構造（材料、厚さ）図（第２排風機室

屋根） 

図ハ－１－１－１ 敷地内における主要な加工施設の位置 

図ハ－２－１－１－１ 第２加工棟 核燃料物質の臨界防止 臨界隔離壁 配置図（１階）（既設・変更な

し） 

図ハ－２－１－１－２ 第２加工棟 核燃料物質の臨界防止 臨界隔離壁 配置図（中２階）（既設・変更な

し） 

図ハ－２－１－１－３ 第２加工棟 核燃料物質の臨界防止 臨界隔離壁 配置図（２階）（既設・変更な

し） 

図ハ－２－１－１－４ 第２加工棟 核燃料物質の臨界防止 臨界隔離壁 配置図（３階）（既設・変更な

し） 

図ハ－２－１－１－５ 第２加工棟 核燃料物質の臨界防止 臨界隔離壁 配置図（４階）（既設・変更な

し） 

図ハ－２－１－１－６ 第２加工棟 核燃料物質の臨界防止 臨界隔離壁（床）配置図（断面図）（既設・変

更なし） 

図ハ－２－１－１－７ 第２加工棟 工事概要図（地盤改良範囲図）安全機能を有する施設の地盤 

図ハ－２－１－１－８ 第２加工棟 工事概要図（１階）地震による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－９ 第２加工棟 工事概要図（中２階）地震による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－１０ 第２加工棟 工事概要図（２階）地震による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－１１ 第２加工棟 工事概要図（３階）地震による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－１２ 第２加工棟 工事概要図（４階）地震による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－１３ 第２加工棟 工事概要図（Ａ通り軸組図）地震による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－１４ 第２加工棟 工事概要図（Ｄ通り軸組図）地震による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－１５ 第２加工棟 工事概要図（１通り・１２通り軸組図）地震による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－１６ 第２加工棟 工事概要図（１階）外部からの衝撃（竜巻）による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－１７ 第２加工棟 工事概要図（中２階）外部からの衝撃（竜巻）による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－１８ 第２加工棟 工事概要図（２階）外部からの衝撃（竜巻）による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－１９ 第２加工棟 工事概要図（３階）外部からの衝撃（竜巻）による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－２０ 第２加工棟 工事概要図（４階）外部からの衝撃（竜巻）による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－２１ 第２加工棟 工事概要図（南側立面）外部からの衝撃（竜巻・落雷）による損傷の

防止 

図ハ－２－１－１－２２ 第２加工棟 工事概要図（北側立面）外部からの衝撃（竜巻・落雷）による損傷の

防止 

図ハ－２－１－１－２３ 第２加工棟 工事概要図（東西側立面）外部からの衝撃（竜巻・落雷）による損傷

の防止 

図ハ－２－１－１－２４ 第２加工棟 工事概要図（１階）外部からの衝撃（爆発）による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－２５ 第２加工棟 工事概要図（中２階）外部からの衝撃（爆発）による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－２６ 第２加工棟 工事概要図（２階）外部からの衝撃（爆発）による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－２７ 第２加工棟 工事概要図（３階）外部からの衝撃（爆発）による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－２８ 第２加工棟 工事概要図（４階）外部からの衝撃（爆発）による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－２９ 第２加工棟 工事概要図（南側立面）外部からの衝撃（爆発）による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－３０ 第２加工棟 工事概要図（北側立面）外部からの衝撃（爆発）による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－３１ 第２加工棟 工事概要図（東西側立面）外部からの衝撃（爆発）による損傷の防止 
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図ハ－２－１－１－３２ 第２加工棟 工事概要図（４階）外部からの衝撃（降下火砕物・積雪）による損傷

の防止 

図ハ－２－１－１－３３ 第２加工棟 工事概要図（南側立面図）外部からの衝撃（降下火砕物・積雪）によ

る損傷の防止 

図ハ－２－１－１－３４ 第２加工棟 工事概要図（北側立面図）外部からの衝撃（降下火砕物・積雪）によ

る損傷の防止 

図ハ－２－１－１－３５ 第２加工棟 工事概要図（東西側立面図）外部からの衝撃（降下火砕物・積雪）に

よる損傷の防止 

図ハ－２－１－１－３６ 第２加工棟 工事概要図（１階）遮蔽 

図ハ－２－１－１－３７ 第２加工棟 工事概要図（中２階）遮蔽 

図ハ－２－１－１－３８ 第２加工棟 工事概要図（２階）遮蔽 

図ハ－２－１－１－３９ 第２加工棟 工事概要図（３階）遮蔽 

図ハ－２－１－１－４０ 第２加工棟 工事概要図（４階）遮蔽 

図ハ－２－１－１－４１ 第２加工棟 工事概要図（南側立面）遮蔽 

図ハ－２－１－１－４２ 第２加工棟 工事概要図（北側立面）遮蔽 

図ハ－２－１－１－４３ 第２加工棟 工事概要図（東西側立面）遮蔽 

図ハ－２－１－１－４４ 第２加工棟 工事概要図（断面図）遮蔽 

図ハ－２－１－１－４５ 第２加工棟 工事概要図（１階）火災による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－４６ 第２加工棟 工事概要図（中２階）火災による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－４７ 第２加工棟 工事概要図（２階）火災による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－４８ 第２加工棟 工事概要図（３階）火災による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－４９ 第２加工棟 工事概要図（４階）火災による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－５０ 第２加工棟 工事概要図（南側立面）火災による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－５１ 第２加工棟 工事概要図（北側立面）火災による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－５２ 第２加工棟 工事概要図（東西側立面）火災による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－５３ 第２加工棟 工事概要図（１階）溢水による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－５４ 第２加工棟 工事概要図（中２階）溢水による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－５５ 第２加工棟 工事概要図（２階）溢水による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－５６ 第２加工棟 工事概要図（３階）溢水による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－５７ 第２加工棟 工事概要図（４階）溢水による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－５８ 第２加工棟 工事概要図（南側立面）溢水による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－５９ 第２加工棟 工事概要図（北側立面）溢水による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－６０ 第２加工棟 工事概要図（東西側立面）溢水による損傷の防止 

図ハ－２－１－１－６１ 第２加工棟 工事概要図（１階）人の不法な侵入の防止 

図ハ－２－１－１－６２ 第２加工棟 工事概要図（中２階）人の不法な侵入の防止 

図ハ－２－１－１－６３ 第２加工棟 工事概要図（２階）人の不法な侵入の防止 

図ハ－２－１－１－６４ 第２加工棟 工事概要図（３階）人の不法な侵入の防止 

図ハ－２－１－１－６５ 第２加工棟 工事概要図（４階）人の不法な侵入の防止 

図ハ－２－１－１－６６ 第２加工棟 工事概要図（南側立面）人の不法な侵入の防止 

図ハ－２－１－１－６７ 第２加工棟 工事概要図（北側立面）人の不法な侵入の防止 

図ハ－２－１－１－６８ 第２加工棟 工事概要図（東西側立面）人の不法な侵入の防止 

  

図ハ－２－１－２－１ 第２加工棟 基礎伏図兼構造区分図 

図ハ－２－１－２－２ 第２加工棟 １階床梁伏図兼構造区分図 

図ハ－２－１－２－３ 第２加工棟 中２階床梁伏図兼構造区分図 

図ハ－２－１－２－４ 第２加工棟 ２階床梁伏図兼構造区分図 

図ハ－２－１－２－５ 第２加工棟 ３階床梁伏図兼構造区分図 

図ハ－２－１－２－６ 第２加工棟 ４階床梁伏図兼構造区分図 

図ハ－２－１－２－７ 第２加工棟 屋根伏図兼構造区分図 

図ハ－２－１－２－８ 第２加工棟 軸組図Ａ通り、Ｂ通り 

図ハ－２－１－２－９ 第２加工棟 軸組図Ｂ０通り、Ｂ２通り 

図ハ－２－１－２－１０ 第２加工棟 軸組図Ｂ３通り、Ｃ０通り 

図ハ－２－１－２－１１ 第２加工棟 軸組図 C通り、Ｄ通り 

図ハ－２－１－２－１２ 第２加工棟 軸組図１通り－３通り 

図ハ－２－１－２－１３ 第２加工棟 軸組図４通り－６Ａ通り 
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図ハ－２－１－２－１４ 第２加工棟 軸組図７通り－９Ａ通り 

図ハ－２－１－２－１５ 第２加工棟 軸組図１０通り－１２通り 

図ハ－２－１－２－１６ 第２加工棟 既設部材リスト基礎１ 

図ハ－２－１－２－１７ 第２加工棟 既設部材リスト基礎２ 

図ハ－２－１－２－１８ 第２加工棟 既設部材リスト柱１ 

図ハ－２－１－２－１９ 第２加工棟 既設部材リスト柱２ 

図ハ－２－１－２－２０ 第２加工棟 既設部材リスト大梁１ 

図ハ－２－１－２－２１ 第２加工棟 既設部材リスト大梁２ 

図ハ－２－１－２－２２ 第２加工棟 既設部材リスト大梁３ 

図ハ－２－１－２－２３ 第２加工棟 既設部材リスト大梁４ 

図ハ－２－１－２－２４ 第２加工棟 既設部材リスト小梁１ 

図ハ－２－１－２－２５ 第２加工棟 既設部材リスト小梁２ 

図ハ－２－１－２－２６ 第２加工棟 既設部材リストスラブ１ 

図ハ－２－１－２－２７ 第２加工棟 既設部材リストスラブ２ 

図ハ－２－１－２－２８ 第２加工棟 既設部材リスト壁 

図ハ－２－１－２－２９ 第２加工棟 基礎スラブ・床スラブ 配筋要領 

図ハ－２－１－２－３０ 第２加工棟 改造増壁 配筋要領 

  

図ハ－２－１－３－１ 第２加工棟 １通り耐震壁配筋図－１ 

図ハ－２－１－３－２ 第２加工棟 １通り耐震壁配筋図－２ 

図ハ－２－１－３－３ 第２加工棟 １２通り閉止 遮蔽壁 

図ハ－２－１－３－４ 第２加工棟 南側防護壁 

図ハ－２－１－３－５ 第２加工棟 北側防護壁 

図ハ－２－１－３－６ 第２加工棟 南側遮蔽扉防護増し打ち壁 

図ハ－２－１－３－７ 第２加工棟 防護柵 No.1 

図ハ－２－１－３－８ 第２加工棟 防護柵 No.2 

図ハ－２－１－３－９ 第２加工棟 防護柵 No.3 

図ハ－２－１－３－１０ 第２加工棟 防護柵 No.4 

図ハ－２－１－３－１１ 第２加工棟 コンクリート充填扉１ 

図ハ－２－１－３－１２ 第２加工棟 コンクリート充填扉２ 

図ハ－２－１－３－１３ 第２加工棟 １１通り袖壁 

図ハ－２－１－３－１４ 第２加工棟 １１通りコンクリート閉止 

図ハ－２－１－３－１５ 第２加工棟 北側壁増し打ち 

図ハ－２－１－３－１６ 第２加工棟 南側壁増し打ち１ 

図ハ－２－１－３－１７ 第２加工棟 南側壁増し打ち２ 

図ハ－２－１－３－１８ 第２加工棟 ガラリ部閉止 

図ハ－２－１－３－１９ 第２加工棟 見学スペース ボード閉止 

  

図ハ－２－１－３－２０ 第２加工棟 溢水対策１ 

図ハ－２－１－３－２１ 第２加工棟 溢水対策２ 

図ハ－２－１－３－２２ 第２加工棟 溢水対策３ 

図ハ－２－１－３－２３ 第２加工棟 溢水対策４ 

図ハ－２－１－３－２４ 第２加工棟 溢水対策５-１ 

図ハ－２－１－３－２５ 第２加工棟 溢水対策５-２ 

図ハ－２－１－３－２６ 第２加工棟 溢水対策６・７ 

図ハ－２－１－３－２７ 第２加工棟 溢水対策８ 

図ハ－２－１－３－２８ 第２加工棟 溢水対策９ 

図ハ－２－１－３－２９ 第２加工棟 溢水対策１０ 

図ハ－２－１－３－３０ 第２加工棟 溢水対策１１ 

図ハ－２－１－３－３１ 第２加工棟 溢水対策１２・１３ 

図ハ－２－１－３－３２ 第２加工棟 溢水対策１４ 

図ハ－２－１－３－３３ 第２加工棟 溢水対策１５ 

図ハ－２－１－３－３４ 第２加工棟 溢水対策１６ 

図ハ－２－１－３－３５ 第２加工棟 溢水対策１７ 



 

44 

図ハ－２－１－３－３６ 第２加工棟 溢水対策１８ 

図ハ－２－１－３－３７ 第２加工棟 溢水対策１９ 

図ハ－２－１－３－３８ 第２加工棟 溢水対策２０ 

図ハ－２－１－３－３９ 第２加工棟 溢水対策２１ 

図ハ－２－１－３－４０ 第２加工棟 溢水対策２２-１ 

図ハ－２－１－３－４１ 第２加工棟 溢水対策２２-２ 

図ハ－２－１－３－４２ 第２加工棟 溢水対策２３ 

図ハ－２－１－３－４３ 第２加工棟 溢水対策２４ 

図ハ－２－１－３－４４ 第２加工棟 溢水対策２５ 

図ハ－２－１－３－４５ 第２加工棟 溢水対策２６ 

図ハ－２－１－３－４６ 第２加工棟 溢水対策２７ 

図ハ－２－１－３－４７ 第２加工棟 溢水対策２８ 

図ハ－２－１－３－４８ 第２加工棟 溢水対策２９ 

図ハ－２－１－３－４９ 第２加工棟 溢水対策３０ 

図ハ－２－１－３－５０ 第２加工棟 溢水対策３１ 

図ハ－２－１－３－５１ 第２加工棟 既設溢水対策一覧表 

  

図ハ－２－１－４－１ 第２加工棟 鋼製扉 配置図 １階 

図ハ－２－１－４－２ 第２加工棟 鋼製扉 配置図 中２階 

図ハ－２－１－４－３ 第２加工棟 鋼製扉 配置図 ２階 

図ハ－２－１－４－４ 第２加工棟 鋼製扉 配置図 ３階 

図ハ－２－１－４－５ 第２加工棟 鋼製扉 配置図 ４階 

図ハ－２－１－４－６ 第２加工棟 １階建具表 

図ハ－２－１－４－７ 第２加工棟 中２階・２階建具表 

図ハ－２－１－４－８ 第２加工棟 ３階・４階建具表 

図ハ－２－１－４－９ 第２加工棟 改修鋼製扉 姿図１ 

図ハ－２－１－４－１０ 第２加工棟 改修鋼製扉 姿図２ 

図ハ－２－１－４－１１ 第２加工棟 改修鋼製扉 姿図３ 

図ハ－２－１－４－１２ 第２加工棟 1-1 改修鋼製建具詳細図 部材表 

図ハ－２－１－４－１３ 第２加工棟 1-2 改修鋼製建具詳細図 部材表 

図ハ－２－１－４－１４ 第２加工棟 1-4、1-11 改修鋼製建具詳細図 部材表 

図ハ－２－１－４－１５ 第２加工棟 1-7、1-9 改修鋼製建具詳細図 部材表 

図ハ－２－１－４－１６ 第２加工棟 1-8 改修鋼製建具詳細図 部材表 

図ハ－２－１－４－１７ 第２加工棟 2-1、2-2、3-1、2-5、2-6、4-a 改修鋼製建具詳細図 部材表 

図ハ－２－１－４－１８ 第２加工棟 2-3、2-4、3-3、3-4 改修鋼製建具詳細図 部材表 

図ハ－２－１－４－１９ 第２加工棟 3-2 改修鋼製建具詳細図 部材表 

図ハ－２－１－４－２０ 第２加工棟 3-5 改修鋼製建具詳細図 部材表 

図ハ－２－１－４－２１ 第２加工棟 3-6 改修鋼製建具詳細図 部材表 

図ハ－２－１－４－２２ 第２加工棟 4-1 改修鋼製建具詳細図 部材表 

図ハ－２－１－４－２３ 第２加工棟 4-2 改修鋼製建具詳細図 部材表 

図ハ－２－１－４－２４ 第２加工棟 1-ｸ、2-ﾔ、2-ｵ、2-ﾉ、3-ﾗ、3-ﾅ、3-ﾈ 改修鋼製建具詳細図 部材表 

  

図ハ－２－１－５－１ 直接ガンマ線の評価で考慮した壁厚等（第２加工棟） 

図ハ－２－１－５－２ 防護対象施設と敷地内の竹林及び危険物施設の位置関係 

図ハ－２－１－５－３ 防護対象施設と敷地内の高圧ガス貯蔵施設の位置関係 

図ハ－２－１－５－４ 敷地内の燃料輸送車両の走行経路と火災発生位置 

図ハ－２－１－５－５ 敷地内の高圧ガス輸送車両の走行経路と爆発位置 

図ハ－２－１－５－６ 加工施設と町道の位置関係 

図ハ－２－１－５－７ 第２加工棟 管理区域区分 

図ハ－２－１－５－８ 第２加工棟 火災区画 

図ハ－２－１－５－９ 第２加工棟 消火活動時のアクセスルート 
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５．工事の方法 

本申請における施設の工事は、加工施設の技術基準に関する規則に適合するように工事を

実施し、核燃料物質加工事業変更許可申請書における「加工施設の保安のための業務に係る

品質管理に必要な体制の整備に関する事項」を踏まえた品質管理を行う。工事の実施に当た

っては保安規定に基づき（工事）作業計画を策定する。 

工事内容を以下に示す。 

 

ａ.第２加工棟 

①外壁の補強 

②外部扉の改造 

③コンクリート充填扉の新設 

④防護壁の新設 

⑤防護柵の新設 

⑥外部に面した不要な扉等の撤去及び閉止 

⑦防火区画の改造 

⑧堰、グレーチングの新設及び扉の改造 

 

(1) 工事上の注意事項 

a.一般事項 

・工事の保安については、保安規定に従うとともに、労働安全衛生法に基づき作業者に係

る労働災害の防止に努める。 

・工事において使用する工具・機器は使用前に点検を行い、検査に使用する計測器につい

ては、校正済みであり、かつ有効期限内のものを使用する。 

・作業場所は、可能な範囲で区画し、標識・表示等により周知を図り関係者以外の立入り

を制限する。また、常に整理整頓に努める。 

・第１種管理区域内で発生した廃棄物の仕掛品について、第１種管理区域内での移動時

は養生し、廃棄物の仕掛品の保管場所にて金属製容器に収納する。 

・第１種管理区域の使用予定のない設備・機器及び工事等によって発生した廃材は、必要

に応じて除染後、ドラム缶等に収納し、放射性固体廃棄物の保管廃棄施設で保管廃棄す

る。なお、本加工施設における放射性固体廃棄物の現状の最大保管廃棄能力（200 L ド

ラム缶換算約 11170 本）は、現在の保管廃棄量約 8600 本を踏まえ、新規制基準対応工

事に伴い発生する放射性固体廃棄物の保管廃棄量を十分に吸収できることを確認して

いる。 

・第２種管理区域の使用予定のない設備・機器及び工事等によって発生した廃材は、保安

規定に基づく放射性廃棄物でない廃棄物（ＮＲ）に係る措置の手順に従って廃棄する。 

・工事における管理区域内の作業については、工事手順、装備、放射線管理、連絡体制等

について記載した（工事）作業計画を策定し作業を実施する。 

・工事の安全対策として、溶接作業は、防塵マスクの装着、集塵機等の使用により有害物

質の吸引を防止する。高所作業は、墜落制止用器具の装着、足場の設置等により落下を

防止する。 
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・第１種管理区域内で工事を行う場合は、可能な限り給排気設備を稼動させることで負

圧及び換気機能を維持する。 

・核燃料物質による汚染のおそれのある設備・機器の工事に伴って汚染の拡大のおそれ

がある場合は、あらかじめ設備・機器の除染を行う。また、必要に応じてグリーンハウ

スを設置する。 

・工事の実施に当たり、可能な限り核燃料物質を工事対象の設備から、他の設備に移動さ

せる。核燃料物質の移動が困難な場合は、工事を複数の工事区画に分け、工事の影響を

受けるおそれのある核燃料物質を、工事の影響を受けるおそれのない工事区画に順次

移し替え、工事対象部以外に養生シート等をかけて保護する。工事中も臨界防止、閉じ

込めの機能を維持する。 

・工事の実施に当たり資機材や工機の搬入等のための立入制限区域への人の立ち入りに

ついては、保安規定に基づき必要な措置を講じることにより、加工施設への人の不法な

侵入等を防止する。 

・工事の完了から加工施設全体としての性能検査を完了するまでの間は、巡視、点検、定

期自主検査並びに保全計画の策定及び保全計画に基づく保全の実施により、安全機能

を維持する。 

・工事に伴う騒音等にも配慮し、必要に応じて防音シート等を設置し、周辺環境への影響

を低減する。 

 

b.放射線管理 

・管理区域にて実施する作業においては、作業者は、入退出時にあらかじめ定める管理区

域出入口を経由するとともに、個人用の線量測定器や必要な安全保護具を着用する。 

・核燃料物質への近接作業は、時間管理及び離隔距離確保を行うとともに必要に応じて

遮蔽材設置により被ばくを低減する。 

 

c.防火管理 

・工事に当たって、火気作業（溶接、溶断、火花を発生する工具等の使用）を行う場合は、

火災防護計画に基づき、作業場所周辺の可燃物の隔離又は不燃材料による養生などの

処置を講じるとともに作業場所に消火器を常備する等の防火対策を実施する。また必

要に応じて、工事で発生する粉塵、ヒュームを処理するための機材を仮設する。 

・作業エリア外への延焼防止の観点から、作業エリア周辺に可燃物及び危険物がないこ

とを確認する。また、周辺の設備を不燃材シート等により養生する。 

・火気作業を行う場合には、社内の管理要領に従い、計画書・点検記録等の確認を適宜実

施する。 

 

d.異常発生時の対策 

・現場で異常が発生した場合には、異常時の対応要領に従い、あらかじめ定めた連絡先に

通報・連絡するとともに、作業を一時中断する等の必要な措置を講じる。 

・あらかじめ工事中の安全避難通路を確保する。 
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(2) 工事手順 

a.第２加工棟 

第２加工棟を図ハ－ａ－１に示す手順で改造する。 

①外壁の補強：図ハ－ａ－１－１に示す手順で、図ハ－２－１－１－８～図ハ－２－１－

１－３１、図ハ－２－１－１－３６、図ハ－２－１－３－１～図ハ－２－１－３－３、

図ハ－２－１－３－６及び図ハ－２－１－３－１５～図ハ－２－１－３－１７に示す

既存建物の鉄筋コンクリート壁の外壁にコンクリートの増し打ちを行う。また、遮蔽の

ために新たに鉄筋コンクリート造の壁を増設する。 

②外部扉の改造：図ハ－ａ－１－２に示す手順で、図ハ－２－１－１－１６～図ハ－２－

１－１－２３及び図ハ－２－１－４－１～図ハ－２－１－４－２４に示す既存建物の

外部扉の改造を行う。 

③コンクリート充填扉の新設：図ハ－ａ－１－３に示す手順で、図ハ－２－１－１－１

６、図ハ－２－１－３－１１及び図ハ－２－１－３－１２に示すコンクリート充填扉

を新設する。 

④防護壁の新設：図ハ－ａ－１－４に示す手順で、図ハ－２－１－１－１６～図ハ－２－

１－１－２３、図ハ－２－１－３－４、図ハ－２－１－３－５及び図ハ－２－１－３－

１３に示す防護壁及び袖壁を外部扉前に新設する。 

⑤防護柵の新設：図ハ－ａ－１－５に示す手順で、図ハ－２－１－１－１６～図ハ－２－

１－１－２３及び図ハ－２－１－３－７～図ハ－２－１－３－１０に示す防護柵を外

部扉前に新設する。 

⑥外部に面した不要な扉等の撤去及び閉止：図ハ－ａ－１－６に示す手順で、図ハ－２－

１－１－１６、図ハ－２－１－１－２１、図ハ－２－１－３－１４及び図ハ－２－１－

３－１９に示す外部扉、ガラリを撤去し、鉄筋コンクリートによる閉止の改造を行う。 

⑦防火区画の改造：図ハ－ａ－１－７に示す手順で、図ハ－２－１－１－４５～図ハ－２

－１－１－５２に示す既存建物の防火区画の防火シャッタの改造を行う。 

⑧堰、グレーチングの新設及び扉の改造：図ハ－ａ－１－８に示す手順で、図ハ－２－

１－１－５３～図ハ－２－１－１－６０及び図ハ－２－１－３－２７～図ハ－２－１

－３－５８に示す堰及びグレーチングを新設する。また、既設扉をエアタイト扉に改

造する。 
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ａ.第２加工棟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図ハ－ａ－１ 全体工事フロー

③コンクリート充填

扉の新設 
②外部扉の改造 ①外壁の補強 ④防護壁の新設 

⑧堰、グレーチングの

新設及び扉の改造 

⑦防火区画の改造 ⑤防護柵の新設 ⑥外部に面した不要な

扉等の撤去及び閉止 

検査 検査 検査 

検査 

第２加工棟 

検査 

注１：建物及び設備・機器で安全機能を担保する条項に係る工事及び検査

であり、別途設工認申請を行う。 

注２：加工施設の性能検査については、別途設工認申請を行う。 
完了 

（注１） 

検査 

検査 

検査 
検査９ 

加工施設の性能検査 検査 

主な検査（第２加工棟） 
・所外通信連絡設備 
・消火栓ポンプ 
・警報集中表示盤 

（凡例） 

：製作工程、工事 

：検査 

：別途設工認申請検査 

（注２） 

検査 検査 検査 

第２加工棟の緊急設備 避難通路、緊急設備 非常用照明、緊急設備 誘
導灯、通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））、通信連
絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（アンプ））、通信連絡設備 所内通
信連絡設備（所内携帯電話機（PHS アンテナ））、火災感知設備 自動火災
報知設備（感知器）、火災感知設備 自動火災報知設備（受信機）、消火設
備 消火器の工事 
：図リ－ａ－１、図リ－ａ－２、図リ－ａ－３に記載 
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①外壁の補強 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図ハ－ａ－１－１ 個別工事フロー

（凡例） 

：製作工程、工事 

：検査 

基
礎
・
壁
繰
返
し 

型枠工事 

外観 

材料 

寸法 

コンクリート調達 供試体作成 

検査１－５ 

材料 外観 

寸法 

検査１－４ 

コンクリート打設工事 

脱型工事 

← 

社内  

→ 

社外 

(調達先)

  

検査１－６ 

検査１－３ 

外観 

寸法 

工事①終了 

検査１－１ 
外観 

圧縮試験 

検査１－２ 

既設舗装撤去、山留、掘削 

既設仕上撤去、目荒らし 

加工 

鉄筋、接着系アンカー、 

シアコネクタ調達 

密度試験 

検査１－７ 

仕上げ工事 

外観 

配筋工事 

接着系アンカー、 

シアコネクタ設置 
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②外部扉の改造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図ハ－ａ－１－２ 個別工事フロー  

 

外観 

配置 

員数 

工事②終了 

検査２－２ 

設置工事 

外観 

材料 

寸法 

員数 

検査２－１ 

← 

社内  

→ 

社外 

(調達先)

工場製作 

既存外部扉撤去 

（凡例） 

：製作工程、工事 

：検査 

注１：第１種管理区域で撤去した部材は、必要に応じて除染後、ドラム缶等に収納し、放射性固体

廃棄物の保管廃棄施設で保管廃棄する。第２種管理区域で撤去した部材は、保安規定に基づ

く放射性廃棄物でない廃棄物（ＮＲ）に係る措置の手順に従って廃棄する。 

廃棄（注１） 
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③コンクリート充填扉の新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図ハ－ａ－１－３ 個別工事フロー 

  

（凡例） 

：製作工程、工事 

：検査 

コンクリート充填工事 

外観 

材料 

扉組立・据付工事 部材調達 

コンクリート調達 

供試体作成 

検査３－３ 

材料 

外観 

配置 

寸法 

員数 

仕上げ工事 

← 

社内  

→ 

社外 

(調達先)

  

検査３－４ 

検査３－２ 

寸法 

工事③終了 

検査３－１ 

圧縮試験 

密度試験 
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④防護壁の新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図ハ－ａ－１－４ 個別工事フロー 

  

（凡例） 

：製作工程、工事 

：検査 

基
礎
・
壁
繰
返
し 

型枠工事 

外観 

材料 

配筋工事 

寸法 

加工 

コンクリート調達 供試体作成 

検査４－５ 

材料 

外観 

寸法 

検査４－４ 

鉄筋、アンカーボルト

調達 

コンクリート打設工事 

脱型工事 

← 

社内  

→ 

社外 

(調達先)

  

検査４－６ 

検査４－３ 
外観 

寸法 

工事④終了 

既設舗装撤去、掘削、 

均しコンクリート 

検査４－２ 

検査４－１ 
寸法 

圧縮試験 

検査４－７ 

仕上げ工事 

外観 
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⑤防護柵の新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図ハ－ａ－１－５ 個別工事フロー

検査５－３ 

既設外壁下地処理 

外壁復旧 

工事⑤終了 

鉄骨調達 

加工 設置工事 検査５－１ 

外観 

材料 

検査５－２ 
外観 

配置 

員数 

外観 
（凡例） 

：製作工程、工事 

：検査 

← 

社内  

→ 

社外 

(調達先)
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⑥外部に面した不要な扉等の撤去及び閉止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図ハ－ａ－１－６ 個別工事フロー  

← 

社内

  

→ 

社外 

(調達先)

  

加工 検査６－１ 

外観  

材料 

不要な外部扉、ガラリの撤去

配筋工事 

型枠工事 

コンクリート打設工事 

外観 

寸法 

検査６－２ 

検査６－３ 

鉄筋調達 

寸法 

コンクリート調達 供試体作成 

圧縮試験 
脱型工事 

検査６－４ 
検査６－５ 

材料 外観 

仕上げ工事 

検査６－６ 

外観 

工事⑥終了 

密度試験 

（凡例） 

：製作工程、工事 

：検査 

検査６－４ 

注１：第１種管理区域で撤去した部材は、必要に応じて除染後、ドラム缶等に収納し、放射性固体

廃棄物の保管廃棄施設で保管廃棄する。第２種管理区域で撤去した部材は、保安規定に基づ

く放射性廃棄物でない廃棄物（ＮＲ）に係る措置の手順に従って廃棄する。 

廃棄（注１） 
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⑦防火区画の改造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図ハ－ａ－１－７ 個別工事フロー 

 

外観 

配置 

員数 

作動 

工事⑦終了 

検査７－２ 

防火シャッタ（特定防火設備） 

設置 
材料 

寸法 

員数 

検査７－１ 

← 

社内  

→ 

社外 

(調達先)

  

防火シャッタ（特定防火設備） 

製作 

（凡例） 

：製作工程、工事 

：検査 

既設防火シャッタの撤去 廃棄（注１） 

注１：第２種管理区域で撤去した部材は、保安規定に基づく放射性廃棄物でない廃棄物（ＮＲ）に

係る措置の手順に従って廃棄する。 
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⑧堰、グレーチングの新設及び扉の改造（注１） 

⑧－１堰の新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧－２グレーチングの新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図ハ－ａ－１－８ 個別工事フロー（１／２）

鋼材取付け 検査８－１ 

検査８－４ 

工事⑧－１終了 

鋼材調達 

外観 

材料 

コーキング材調達 

外観、配置 

寸法、員数 

加工 

アンカー打込 

アンカーボルト

調達 

コーキング材塗布 

検査８－２ 

外観 

材料 

検査８－３ 

材料 

グレーチング取付け 検査８－５ 

外観 

材料 

グレーチング調達 

← 

社内  

→ 

社外 

(調達先)  

検査８－６ 

工事⑧－２終了 

外観、配置 

寸法、員数 

← 

社内  

→ 

社外 

(調達先)  

床材の撤去 廃棄（注２） 

注１：工事⑧は工事⑧－１、工事⑧－２、工事⑧－３の３つの工事からなり、工事⑧－１、工事

⑧－２、工事⑧－３の全ての工事の終了をもって、工事⑧の終了とする。 

注２：第１種管理区域で撤去した部材は、必要に応じて除染後、ドラム缶等に収納し、放射性固体

廃棄物の保管廃棄施設で保管廃棄する。 
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⑧－３扉の改造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図ハ－ａ－１－８ 個別工事フロー（２／２）

外観 

配置 

員数 

（凡例） 

：製作工程、工事 

：検査 

検査８－７ 

材料 

寸法 

員数 

エアタイト扉調達 

← 

社内  

→ 

社外 

(調達先)  

エアタイト扉取付け 

検査８－８ 

工事⑧－３終了 

既存扉の撤去 廃棄（注２） 

注２：第１種管理区域で撤去した部材は、必要に応じて除染後、ドラム缶等に収納し、放射性固体

廃棄物の保管廃棄施設で保管廃棄する。第２種管理区域で撤去した部材は、保安規定に基づ

く放射性廃棄物でない廃棄物（ＮＲ）に係る措置の手順に従って廃棄する。 
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(3) 試験検査 

試験・検査は（2）に示した工事手順に従い、第ハ－１表に示す項目について第ハ－２表

及び第ハ－３表に示す検査を実施する。 

 

(4) 品質保証計画 

本申請における施設の設計及び工事に係る品質保証活動は、核燃料物質加工事業変更許

可申請書における「加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関

する事項」を踏まえて、保安品質マニュアルとして定める保安品質保証計画書に従って実

施するものとする。 

 

(5) 工事中の加工施設の継続使用の理由 

第２加工棟は、加工施設の維持管理に不可欠な活動である核燃料物質の貯蔵、新規制基

準対応工事のために行う核燃料物質の移動及び計量管理に係る査察に使用するため、経過

措置期限後の新規制基準対応工事中も継続して使用する。 
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６．試験及び検査の方法 

核燃料物質の加工の事業に関する規則に基づき、使用前事業者検査は次に掲げる方法によ

り行う。 

一 構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法：第１号検査 

二 機能及び性能を確認するために十分な方法：第２号検査 

三 その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたものである

ことを確認するために十分な方法：第３号検査 

また、使用前事業者検査を行うに当たっては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その

他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。 

第１号検査及び第２号検査について、変更に係る建物・構築物の検査の項目を第ハ－１表

に、検査の方法を第ハ－２表、第ハ－３表に示す。 

第３号検査については、申請対象の建物・構築物及び設備・機器の全てを対象とする。第

３号検査に係る検査の項目及び検査の方法について、第ハ－４表に示す。また、変更に係る

設備・機器の試験及び検査の項目を第ハ－３表に、検査の方法を第ハ－４表に示す。 
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第ハ－１表 建物・構築物に係る試験及び検査の項目 

  

施設区分 設置場所 建物・構築物名称 変更内容 
第１号検査 第２号検査 

外観 配置 員数 据付 材料 寸法 作動 

成型施設 第２加工棟 第２加工棟 改造 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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第ハ－２表 建物・構築物に係る試験、検査の項目及び検査の方法（２／９） 

検査の項目 検査の方法(1)(2) 判定基準 

ａ．第２加工棟 
②外部扉の改造 

（図ハ－ａ－１全体工事フロー、図ハ－ａ－

１－２個別工事フロー参照） 
 

図ヘ－２－１－７４～図ヘ２－１－７８ 

検査２－１ 

外観 外部扉の外観を目視により確認する。（改造） 外部扉の外観に使用上有害な傷及び変形がないこと。 

材料 
外部扉の強度部材の材質、形状及び配置（骨組）を目

視、測長又は関係書類等により確認する。（改造） 
外部扉の強度部材の材質、形状及び配置（骨組）が別表

ハ－２－１－２及び図ハ－２－１－４－１２～図ハ－

２－１－４－２４のとおりであること。 

寸法 
外部扉の形状及び寸法を目視、測長器又は関係書類等

により確認する。（改造） 
外部扉の形状及び寸法が図ハ－２－１－４－６～図ハ

－２－１－４－１１のとおりであること。(3) 

員数 
外部扉の員数を目視により確認する。（改造） 外部扉の員数が図ハ－２－１－４－６～図ハ－２－１

－４－８のとおりであること。 

検査２－２ 

外観 設置後の外部扉の外観を目視により確認する。（改造） 外部扉の外観に使用上有害な傷及び変形がないこと。 

配置 
外部扉の配置を目視又は関係書類等により確認する。

（改造） 
外部扉の配置が図ハ－２－１－４－１～図ハ－２－１

－４－５のとおりであること。(3) 

員数 
外部扉の員数を目視により確認する。（改造） 外部扉の員数が図ハ－２－１－４－６～図ハ－２－１

－４－８のとおりであること。 
(1) 「（改造）」は本申請において工事を実施し改造した部分を示し、「（既設）」は改造を伴わない部分を示し、「（撤去）」は工事を実施し撤去した部分を示す。 

(2) 「関係書類等」には過去の検査記録、設置時の工事記録・関連図書及び非破壊検査・技術評価等による図書及び写真等を含む。 

(3) 検査の判定基準となる数値の施工誤差は、日本建築学会等の基準による許容差とする。 
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第ハ－２表 建物・構築物に係る試験、検査の項目及び検査の方法（５／９） 

検査の項目 検査の方法(1)(2) 判定基準 

ａ．第２加工棟 
⑤防護柵の新設 
（図ハ－ａ－１全体工事フロー、図ハ－ａ－

１－５個別工事フロー参照） 
 
図ヘ－２－１－１０～図ヘ２－１－１６ 
図ヘ－２－３－１～図へ２－３－４ 
 

検査５－１ 

外観 
加工後の鉄骨の外観を目視又は関係書類等により確

認する。（改造） 
鉄骨の外観に使用上有害な傷及び変形がないこと。 

材料 
鉄骨の材質及び形状を目視、測長又は関係書類等によ

り確認する。（改造） 
鉄骨の材質、形状が別表ハ－２－１－５のとおりであ

ること。(3) 

検査５－２ 

外観 
設置後の防護柵の外観を目視又は関係書類等により

確認する。（改造） 
防護柵に使用上有害な傷及び変形がないこと。 
 

配置 
設置後の防護柵の配置を目視又は関係書類等により

確認する。（改造） 
防護柵の配置が図ハ－２－１－１－１８、図ハ－２－

１－１－２１及び図ハ－２－１－１－２３のとおり

であること。(3) 

員数 
設置された防護柵の員数を目視又は関係書類等によ

り確認する。（改造） 
防護柵の員数が別表ハ－２－１－５のとおりである

こと。 

検査５－３ 外観 
防護柵の外観を目視により確認する。（改造） 防護柵の外観に使用上有害な傷及び変形がないこと。 

(1) 「（改造）」は本申請において工事を実施し改造した部分を示し、「（既設）」は改造を伴わない部分を示し、「（撤去）」は工事を実施し撤去した部分を示す。 

(2) 「関係書類等」には過去の検査記録、設置時の工事記録・関連図書及び非破壊検査・技術評価等による図書及び写真等を含む。 

(3) 検査の判定基準となる数値の施工誤差は、日本建築学会等の基準による許容差とする。 
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第ハ－２表 建物・構築物に係る試験、検査の項目及び検査の方法（７／９） 

検査の項目 検査の方法(1)(2) 判定基準 

ａ．第２加工棟 
⑦防火区画の改造 
（図ハ－ａ－１全体工事フロー、図ハ－ａ－

１－７個別工事フロー参照） 
 
図ヘ－２－１－３４～図ヘ２－１－４０ 
 
 
図ヘ－２－１－３４～図ヘ２－１－４０ 
 

検査７－１ 

材料 
防火区画に設置する防火シャッタの防火性能を確認す

る。（改造） 
防火シャッタが建築基準法施行令第百十二条に定め

る特定防火設備であること。 

寸法 
防火シャッタの形状及び寸法を目視又は測長器により

確認する。（改造） 
防火シャッタの形状及び寸法が図ハ－２－１－４－

７のとおりであること。(3) 

員数 
防火シャッタの員数を目視により確認する。（改造） 防火シャッタの員数が図ハ－２－１－４－７のとお

りであること。 

検査７－２ 

外観 
防火シャッタの外観を目視又は関係書類等により確認

する。（改造） 
防火シャッタに使用上有害な傷及び変形がないこと。 

配置 
防火シャッタの配置を目視又は関係書類等により確認

する。（改造） 
防火シャッタの配置が図ハ－２－１－４－３のとお

りであること。(3) 

員数 
防火シャッタの員数を目視により確認する。（改造） 防火シャッタの員数が図ハ－２－１－４－７のとお

りであること。 

作動 
防火シャッタが随時作動式であることを確認する。（改

造） 
煙感知器点検用の加煙器で火災を模擬した際、防火シ

ャッタが自動で閉止すること。 
(1) 「（改造）」は本申請において工事を実施し改造した部分を示し、「（既設）」は改造を伴わない部分を示し、「（撤去）」は工事を実施し撤去した部分を示す。 

(2) 「関係書類等」には過去の検査記録、設置時の工事記録・関連図書及び非破壊検査・技術評価等による図書及び写真等を含む。 

(3) 検査の判定基準となる数値の施工誤差は、日本建築学会等の基準による許容差とする。 
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第ハ－２表 建物・構築物に係る試験、検査の項目及び検査の方法（８／９） 

検査の項目 検査の方法(1)(2) 判定基準 

ａ．第２加工棟 
⑧堰、グレーチングの新設及び扉の改造 
（図ハ－ａ－１全体工事フロー、図ハ－ａ－

１－８個別工事フロー参照） 
 
図ヘ－２－１－３４～図ヘ２－１－４０ 
図ヘ－２－１－３４～図ヘ２－１－４０ 
 

検査８－１ 
外観 

加工後の鋼材の外観を目視又は関係書類により確認す

る。（改造） 
鋼材の外観に使用上有害な傷及び変形がないこと。 

材料 
鋼材の材質及び形状を目視、測定又は関係書類により確

認する。（改造） 
鋼材の材質、形状が別表ハ－２－１－８のとおりであ

ること。 

検査８－２ 
外観 

アンカーボルトの外観を目視又は関係書類により確認

する。（改造） 
アンカーボルトの外観に使用上有害な傷及び変形が

ないこと。 

材料 
アンカーボルトの材質及び径を測定又は関係書類によ

り確認する。（改造） 
アンカーボルトの材質、径が別表ハ－２－１－８のと

おりであること。 

検査８－３ 材料 
コーキング材の材質を関係書類により確認する。（改造） コーキング材が耐火仕様であること。 

検査８－４ 

外観 堰の外観を目視により確認する。（改造） 堰の外観に使用上有害な傷及び変形がないこと。 

配置 
堰の配置を目視又は関係書類により確認する。（改造） 堰の配置が図ハ－２－１－１－５３～図ハ－２－１

－１－６０のとおりであること。 

寸法 
堰の形状及び寸法を目視、測定又は関係書類により確認

する。（改造） 
堰の形状、寸法が別表ハ－２－１－８のとおりである

こと。 

員数 堰の員数を目視により確認する。（改造） 堰の員数が別表ハ－２－１－８のとおりであること。 

検査８－５ 
外観 

グレーチングの外観を目視又は関係書類により確認す

る。（改造） 
グレーチングの外観に使用上有害な傷及び変形がな

いこと。 

材料 
グレーチングの材質及び寸法を測定又は関係書類によ

り確認する。（改造） 
グレーチングの材質、寸法が別表ハ－２－１－８のと

おりであること。 

検査８－６ 

外観 
グレーチングの外観を目視により確認する。（改造） グレーチングの外観に使用上有害な傷及び変形がな

いこと。 

配置 
グレーチングの配置を目視又は関係書類により確認す

る。（改造） 
グレーチングの配置が図ハ－２－１－１－５３のと

おりであること。 

寸法 
グレーチングの形状、寸法を目視、測定又は関係書類に

より確認する。（改造） 
グレーチングの形状、寸法が別表ハ－２－１－８のと

おりであること。 

員数 
グレーチングの員数を目視により確認する。（改造） グレーチングの員数が別表ハ－２－１－８のとおり

であること。 

(1) 「（改造）」は本申請において工事を実施し改造した部分を示し、「（既設）」は改造を伴わない部分を示し、「（撤去）」は工事を実施し撤去した部分を示す。 

(2) 「関係書類等」には過去の検査記録、設置時の工事記録・関連図書及び非破壊検査・技術評価等による図書及び写真等を含む。 

(3) 検査の判定基準となる数値の施工誤差は、日本建築学会等の基準による許容差とする。 
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第ハ－２表 建物・構築物に係る試験、検査の項目及び検査の方法（９／９） 

検査の項目 検査の方法(1)(2) 判定基準 

ａ．第２加工棟 
⑧堰、グレーチングの新設及び扉の改造 
（図ハ－ａ－１全体工事フロー、図ハ－ａ－

１－８個別工事フロー参照） 
 
図ヘ－２－１－３４～図ヘ２－１－４０ 
図ヘ－２－１－３４～図ヘ２－１－４０ 
 

検査８－７ 

材料 
エアタイト扉の材質及び形状を目視又は関係書類によ

り確認する。（改造） 
エアタイト扉の材質、形状が別表ハ－２－１－８のと

おりであること。 

寸法 

エアタイト扉の形状及び寸法を目視又は測長器により

確認する。（改造） 
エアタイト扉の形状及び寸法が別表ハ－２－１－８、

図ハ－２－１－３－３２～図ハ－２－１－３－３７

及び図ハ－２－１－３－４２～５０のとおりである

こと。(3) 

員数 
エアタイト扉の員数を目視により確認する。（改造） エアタイト扉の員数が別表ハ－２－１－８のとおり

であること。 

検査８－８ 

外観 
エアタイト扉の外観を目視又は関係書類等により確認

する。（改造） 
エアタイト扉に使用上有害な傷及び変形がないこと。 

配置 
エアタイト扉の配置を目視又は関係書類等により確認

する。（改造） 
エアタイト扉の配置が図ハ－２－１－１－５５～図

ハ－２－１－１－５７のとおりであること。(3) 

員数 
エアタイト扉の員数を目視により確認する。（改造） エアタイト扉の員数が別表ハ－２－１－８のとおり

であること。 
(1) 「（改造）」は本申請において工事を実施し改造した部分を示し、「（既設）」は改造を伴わない部分を示し、「（撤去）」は工事を実施し撤去した部分を示す。 

(2) 「関係書類等」には過去の検査記録、設置時の工事記録・関連図書及び非破壊検査・技術評価等による図書及び写真等を含む。 

(3) 検査の判定基準となる数値の施工誤差は、日本建築学会等の基準による許容差とする。 
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第ハ－４表 第３号検査に係る建物・構築物及び設備・機器の検査の項目及び検査の方法 

検査の項目 検査の方法 判定基準 

第３号検査 品質マネジメントシステムに係る

検査 

設工認に記載された工事の方法及び品質マネジメントシス

テムに従って、設計情報を工事に引き継ぎ、工事の実施体

制が確保されていることを確認する。 

工事及び検査に係る保安活動が、設工認申請書に記載の品

質管理の方法等に関する事項に従って行われていること。 
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ニ．被覆施設 

加工事業変更許可に基づき、加工施設について次の変更を行う。 

設計の基本方針は以下のとおりとする。 

(1) 加工施設は、「加工施設の技術基準に関する規則」に適合する設計とする。 

(2) 加工施設は、核燃料物質加工事業変更許可申請書における「加工施設の保安のための

業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」を踏まえた設計とする。 

(3) 加工施設は、通常時において、加工施設の周辺の公衆、放射線業務従事者に対し原子

炉等規制法に基づき定められている線量限度を超えないことはもとより、合理的に達

成できる限り放射線被ばくを低減する設計とする。 

(4) 加工施設は、設計、製作、建設、試験及び検査を通じて信頼性を有するものとする。ま

た、誤操作及び設備・機器の故障によっても安全側に作動するインターロック機構等

を設けることにより、公衆に対し放射線障害を及ぼすことのないよう設計する。また、

深層防護の考え方（発生防止、拡大防止・影響緩和）に基づいて安全機能を設ける。 

(5) 加工施設は、火災等の内的事象、地震、津波、その他想定される自然事象及び航空機落

下他の外的事象（故意によるものを除く。）によって、安全機能が損なわれることのな

い設計とする。 

(6) 加工施設の配置及び構造上の特徴、並びに経年劣化の観点から、保全において留意す

べき事項を抽出し、記録する。保全を実施するため、その記録を維持する。 

(7) 保全において留意すべき事項を踏まえて、保全計画を策定し、保全計画に基づき保全

を実施する。 

(8) 保全の実施結果及び原子力施設における保全に関する最新の知見を踏まえて評価を行

い、保全の継続的改善を図る。 
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１．変更の概要 

変更対象とする施設の名称について、加工事業変更許可との対応及び既設工認との対応を

表ニ－１－１に、変更内容を表ニ－１－２に示す。臨界防止に係る第２－４領域の単一ユニ

ットを構成する設備・機器を表ニ－１－３に示す。 

ここで、表ニ－１－１以降において、{ }付き番号は、設備・機器の管理番号を示す。管理

番号は、「添付書類１ 加工事業変更許可申請書との対応に関する説明書」の添１表２に対

応している。 

 

２．準拠する主な法令、規格及び基準 

変更する設備及び機器に関する工事において、準拠する主な法令､規格及び基準は以下のと

おりである。 

(1) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

(2) 核燃料物質の加工の事業に関する規則 

(3) 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

(4) 加工施設の技術基準に関する規則 

(5) 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 

(6) 日本産業規格（JIS） 

(7) 労働安全衛生法及び関連法令 

(8) 消防法及び関連法令 

(9) 建築基準法及び関連法令 

(10)（一社）日本建築学会規準・指針類 

    （一財）日本建築防災協会規準・指針類 

    （一財）日本建築センター規準、指針類 

(11)保安規定 

 

３．設計条件及び仕様 

変更する施設に関する設計条件及び仕様等を表ニ－２－１～表ニ－１８－１に、関係図面

を図ニ－１～図ニ－１８－１に示す。 

ここで、表ニ－２－１～表ニ－１８－１において、[ ]付き番号は、設計仕様に対する個別

の設計番号を示す。設計番号は、技術基準規則の条項番号及び個別番号で構成する。その他

許可で求める仕様に対する設計番号は、「99」及び個別番号で構成する。設備・機器に機能を

持たせる設計に対しては「F」を、建物・構築物に機能を持たせる設計に対しては「B」をその

個別番号に付す。 

（例）[4.1-F1]：技術基準規則第四条第１項に対する設備・機器の設計仕様 

[5.4.1-B1]：技術基準規則第五条第４項第一号に対する建物の設計仕様 

[99-F1]：その他許可で求める仕様に対する設備・機器の設計仕様 
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表ニ－１－１ 被覆施設の変更対象とする施設の加工事業変更許可との対応(1)及び既設工認

との対応 

設置場所 
加工事業変更許可 

における施設名称 

本申請における 

設備・機器名称 

機器名 

既設工認における 

設備・機器名称 

機器名 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

ペレット編成挿入設備 

 ペレット編成挿入機 

{3001} 

ペレット編成挿入機 No.1 

 ペレット保管箱置台部 

ペレット編成挿入機 No.1 

 ペレット保管箱置台 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

ペレット編成挿入設備 

 ペレット編成挿入機 

{3002} 

ペレット編成挿入機 No.1 

 ペレット保管箱搬送部 

ペレット編成挿入機 No.1 

 ペレット保管箱搬送装置 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

ペレット編成挿入設備 

 ペレット編成挿入機 

{3003} 

ペレット編成挿入機 No.1 

 波板移載部 

ペレット編成挿入機 No.1 

 波板移載装置 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

ペレット編成挿入設備 

 ペレット編成挿入機 

{3004} 

ペレット編成挿入機 No.1 

 ペレット編成挿入部 

ペレット編成挿入機 No.1 

 ペレット編成挿入機 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

ペレット編成挿入装置 

 燃料棒解体装置 

{3006} 

燃料棒解体装置 No.1 

 ― 

燃料棒解体装置 No.1 

 解体作業台 

 フード 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

脱ガス設備 

 燃料棒トレイ置台 

{3007} 

燃料棒トレイ置台 

 ― 

脱ガス設備 No.1 

 燃料棒トレイ置台 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

脱ガス設備 

 脱ガス装置 

{3008} 

脱ガス設備 No.1 

 真空加熱炉部 

脱ガス設備 No.1 

 真空加熱炉 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

脱ガス設備 

 脱ガス装置 

{3009} 

脱ガス設備 No.1 

 運搬台車 

脱ガス設備 No.1 

 運搬台車 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

第二端栓溶接設備 

 第二端栓溶接装置 

{3010} 

第二端栓溶接設備 No.1 

 燃料棒搬送 No.1-1 部 

第二端栓溶接設備 No.1 

 燃料棒搬送装置 No.1-1 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

第二端栓溶接設備 

 第二端栓溶接装置 

{3011} 

第二端栓溶接設備 No.1 

 第二端栓溶接 No.1-1 部 

第二端栓溶接設備 No.1 

 第二端栓溶接機 No.1-1 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

第二端栓溶接設備 

 第二端栓溶接装置 

{3012} 

第二端栓溶接設備 No.1 

 第二端栓溶接 No.1-2 部 

第二端栓溶接設備 No.1 

 第二端栓溶接機 No.1-2 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

第二端栓溶接設備 

 第二端栓溶接装置 

{3013} 

第二端栓溶接設備 No.1 

 燃料棒搬送 No.1-2 部 

第二端栓溶接設備 No.1 

 燃料棒搬送装置 No.1-2 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

搬送設備（燃料棒） 

 燃料棒搬送設備 No.1 

{3014} 

燃料棒搬送設備 No.1 

 燃料棒移載（１）部 

燃料棒搬送設備 No.1 

 燃料棒移載装置（１） 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

搬送設備（燃料棒） 

 燃料棒搬送設備 No.1 

{3015} 

燃料棒搬送設備 No.1 

 被覆管コンベア部 

燃料棒搬送設備 No.1 

 被覆管コンベア 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

搬送設備（燃料棒） 

 燃料棒搬送設備 No.1 

{3016} 

燃料棒搬送設備 No.1 

 除染コンベア部 

燃料棒搬送設備 No.1 

 除染コンベア 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

搬送設備（燃料棒） 

 燃料棒搬送設備 No.1 

{3017} 

燃料棒搬送設備 No.1 

 燃料棒トレイ移載部 

燃料棒搬送設備 No.1 

 燃料棒トレイ移載装置 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

搬送設備（燃料棒） 

 燃料棒搬送設備 No.2 

{3018} 

燃料棒搬送設備 No.2 燃料棒

移送装置（Ａ） 

 ― 

燃料棒搬送設備 No.2 

 燃料棒移載装置（Ａ） 
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表ニ－１－１ 被覆施設の変更対象とする施設の加工事業変更許可との対応(1)及び既設工認

との対応 

設置場所 
加工事業変更許可 

における施設名称 

本申請における 

設備・機器名称 

機器名 

既設工認における 

設備・機器名称 

機器名 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

搬送設備（燃料棒） 

 燃料棒搬送設備 No.3 

{3019} 

燃料棒搬送設備 No.3 燃料棒

移載装置（２） 

 ― 

燃料棒搬送設備 No.3 

 燃料棒移載装置（２） 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

検査設備 

 ペレット検査台 

{3020} 

ペレット検査台 No.2 

 ― 

検査設備 

 ペレット検査台 No.2 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

 第２－２燃料棒加工室 

搬送設備（燃料棒） 

 燃料棒搬送設備 No.8 

{3021} 

燃料棒搬送設備 No.8 

 被覆管コンベア No.8-1 部 

燃料棒搬送設備 No.8 

 被覆管コンベア No.8-1 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

 第２－２燃料棒加工室 

搬送設備（燃料棒） 

 燃料棒搬送設備 No.8 

{3022} 

燃料棒搬送設備 No.8 

 燃料棒移載 No.8-1 部 

燃料棒搬送設備 No.8 

 燃料棒移載装置 No.8-1 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

 第２－２燃料棒加工室 

搬送設備（燃料棒） 

 燃料棒搬送設備 No.8 

{3023} 

燃料棒搬送設備 No.8 

 燃料棒移載 No.8-2 部 

燃料棒搬送設備 No.8 

 燃料棒移載装置 No.8-2 

第２加工棟 

 第２－２燃料棒加工室 

ペレット編成挿入設備 

 ペレット一時保管台 

{3024} 

ペレット一時保管台 

 ― 

ペレット一時保管台 

 ― 

第２加工棟 

 第２－２燃料棒加工室 

ペレット編成挿入設備 

 ペレット検査装置 

{3025} 

ペレット検査装置 No.5 

 ― 

ペレット検査装置 No.5 

 ペレット検査装置 

第２加工棟 

 第２－２燃料棒加工室 

ペレット編成挿入設備 

 ペレット編成挿入機 

{3026} 

ペレット編成挿入機 No.2-1 

 ペレット保管箱搬送部 

ペレット編成挿入機 No.2-1 

 ペレット保管箱搬送機 

第２加工棟 

 第２－２燃料棒加工室 

ペレット編成挿入設備 

 ペレット編成挿入機 

{3027} 

ペレット編成挿入機 No.2-1 

 ペレット編成挿入部 

ペレット編成挿入機 No.2-1 

 ペレット編成挿入機 

第２加工棟 

 第２－２燃料棒加工室 

ペレット編成挿入設備 

 燃料棒解体装置 

{3028} 

燃料棒解体装置 No.2 

 ― 

燃料棒解体台 No.2 

 ― 

第２加工棟 

 第２－２燃料棒加工室 

検査設備 

 計量設備架台 

{3029} 

計量設備架台 No.9 

 ― 

ペレット検査装置 No.5 

 計量設備架台 No.9 

第２加工棟 

 第２－２燃料棒加工室 

検査設備 

 計量設備架台 

{3030} 

計量設備架台 No.10 

 ― 

ペレット保管ラックＥ型 

 計量設備架台 No.10 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

 第２－１燃料棒検査室 

搬送設備（燃料棒） 

 燃料棒搬送設備 No.9 

{3031} 

燃料棒搬送設備 No.9 

 ― 

燃料棒搬送設備 No.9 

 燃料棒搬送設備 

(1) 添付書類１に加工事業変更許可における施設名称と設工認における施設名称の対比、当該施設の設工認への

対応状況を示す。 
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表ニ－１－２ 被覆施設の変更対象とする施設及び変更内容 

設置場所 
設備・機器名称 

機器名 
員数 変更内容 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

ペレット編成挿入機 No.1 

 ペレット保管箱置台部 

1 改造 火災対策のため、設備カバ

ーを不燃性又は難燃性材

料に変更する。 

保管容器Ｇ型の落下防止

のため、ストッパ・ガイド

を変更・追加する。 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

ペレット編成挿入機 No.1 

 ペレット保管箱搬送部 

1 改造 耐震補強のため、アンカー

ボルトの変更、部材の追加

を行う。 

火災対策のため、設備カバ

ーを不燃性又は難燃性材

料に変更する。 

保管容器Ｇ型の落下防止

のため、ガイドを追加す

る。 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

ペレット編成挿入機 No.1 

 波板移載部 

1 改造 老朽化対策のため、ロボッ

トを更新する。それに伴い

架台柱脚部を短尺化する。 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

ペレット編成挿入機 No.1 

 ペレット編成挿入部 

1 改造 耐震補強のため、アンカー

ボルトの撤去・追加を行

う。 

火災対策のため、設備カバ

ーを不燃性又は難燃性材

料に変更する。 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

燃料棒解体装置 No.1 

 ― 

1 改造 火災対策のため、設備カバ

ーを不燃性又は難燃性材

料に変更する。 

ペレットトレイ、保管容器

Ｇ型及び燃料棒の落下防

止のため、ストッパを追加

する。 

高さ制限棒を変更・追加す

る。 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

燃料棒トレイ置台 

 ― 

1 改造 耐震補強のため、アンカー

ボルトの追加を行う。 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

脱ガス設備 No.1 

 真空加熱炉部 

1 改造 耐震補強のため、チャンバ

2 系統の撤去、アンカーボ

ルトの撤去・追加、部材の

撤去・追加、接合ボルトの

変更・追加を行う。 

使用予定のない空トレイ

置台を撤去する。 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

脱ガス設備 No.1 

 運搬台車 

1 改造 耐震補強のため、レール据

付ボルトの変更・追加を行

う。 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

第二端栓溶接設備 No.1 

 燃料棒搬送 No.1-1 部 

1 改造 耐震補強のため、アンカー

ボルトの撤去・追加を行

う。 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

第二端栓溶接設備 No.1 

 第二端栓溶接 No.1-1 部 

1 改造 耐震補強のため、アンカー

ボルトの撤去・追加、部材

の追加を行う。 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

第二端栓溶接設備 No.1 

 第二端栓溶接 No.1-2 部 

1 改造 耐震補強のため、アンカー

ボルトの撤去・追加、部材

の追加を行う。 
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表ニ－１－２ 被覆施設の変更対象とする施設及び変更内容 

設置場所 
設備・機器名称 

機器名 
員数 変更内容 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

第二端栓溶接設備 No.1 

 燃料棒搬送 No.1-2 部 

1 改造 耐震補強のため、アンカー

ボルトの撤去・追加を行

う。 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.1 

 燃料棒移載（１）部 

1 改造 耐震補強のため、アンカー

ボルトの撤去・変更、部材

の撤去・追加、接合ボルト

の変更を行う。 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.1 

 被覆管コンベア部 

1 変更

なし 

 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.1 

 除染コンベア部 

1 変更

なし 

 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.1 

 燃料棒トレイ移載部 

1 改造 耐震補強のため、部材の追

加を行う。 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.2 燃料棒移

送装置（Ａ） 

 ― 

1 変更

なし 

 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.3 燃料棒移

載装置（２） 

 ― 

1 変更

なし 

 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

ペレット検査台 No.2 

 ― 

1 改造 火災対策のため、設備カバ

ーを不燃性又は難燃性材

料に変更する。 

保管容器Ｇ型の落下防止

のため、ストッパを追加す

る。 

高さ制限棒を変更・追加す

る。 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室  

 第２－２燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.8 

 被覆管コンベア No.8-1 部 

1 変更

なし 

 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室  

 第２－２燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.8 

 燃料棒移載 No.8-1 部 

1 変更

なし 

 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室  

 第２－２燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.8 

 燃料棒移載 No.8-2 部 

1 変更

なし 

 

第２加工棟 

 第２－２燃料棒加工室 

ペレット一時保管台 

 ― 

1 改造 火災対策のため、設備カバ

ーを不燃性又は難燃性材

料に変更する。 

ペレット保管容器の落下

防止のため、ストッパを追

加する。 

第２加工棟 

 第２－２燃料棒加工室 

ペレット検査装置 No.5 

 ― 

1 改造 火災対策のため、設備カバ

ーを不燃性又は難燃性材

料に変更する。 

ペレット保管容器の落下

防止のため、ストッパ・ガ

イドを追加する。 

高さ制限棒を変更・追加す

る。 

第２加工棟 

 第２－２燃料棒加工室 

ペレット編成挿入機 No.2-1 

 ペレット保管箱搬送部 

1 改造 耐震補強のため、アンカー

ボルトの変更・追加を行

う。 

老朽化対策のため、ロボッ

トを更新する。 
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表ニ－１－２ 被覆施設の変更対象とする施設及び変更内容 

設置場所 
設備・機器名称 

機器名 
員数 変更内容 

第２加工棟 

 第２－２燃料棒加工室 

ペレット編成挿入機 No.2-1 

 ペレット編成挿入部 

1 改造 耐震補強のため、アンカー

ボルトの変更・追加、部材

の変更を行う。 

火災対策のため、設備カバ

ーを不燃性又は難燃性材

料に変更する。 

第２加工棟 

 第２－２燃料棒加工室 

燃料棒解体装置 No.2 

 ― 

1 改造 火災対策のため、設備カバ

ーを不燃性又は難燃性材

料に変更する。 

ペレット保管容器及び燃

料棒の落下防止のため、ス

トッパを追加する。 

高さ制限棒を追加する。 

第２加工棟 

 第２－２燃料棒加工室 

計量設備架台 No.9 

 ― 

1 変更

なし 

 

第２加工棟 

 第２－２燃料棒加工室 

計量設備架台 No.10 

 ― 

1 変更

なし 

 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室  

 第２－１燃料棒検査室 

燃料棒搬送設備 No.9 

 ― 

1 変更

なし 
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表ニ－２－２ ペレット編成挿入機 No.1 ペレット保管箱搬送部  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料である鋼製とし、

それ以外の主要な材料については不燃性又は難燃性材料とする設計。 

材料を本表（別表１）に示す。 

 

[11.3-F2] 

配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する設計。 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 6.5 cm に対して、20 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない設計。 

 

[12.1-F3] 

被水を原因とする水の侵入により電気火災が発生する場合に備えて、

漏電遮断器を設置する設計。 

 安全避難通路等 ― 

 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び基

準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、圧力、

腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機能を発揮

することができる設計。 

 

[14.2-F1]  

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができるように、これらの作業

性を考慮した設計。 

 材料及び構造 ― 

 
搬送設備 

[16.1-F1] 

保管容器Ｇ型 5個を搬送する能力を有する設計。 

 核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 

[99-F1] 

第１類の設備・機器は、更なる安全裕度の確保として、放射線被ばくの

おそれを低減するため、1.0 G 程度に対しても弾性範囲にとどまる設計。 

添付図 図ニ－２、図ニ－２－２ 
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表ニ－４－１ 燃料棒トレイ置台  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

加工施設への人の不法な侵入等の

防止 

[9.1-F1] 

核物質防護規定に基づき施設運転制御系システムは、外部からの不正

アクセスを遮断する管理。 

閉じ込めの機能 
[10.1-F1] 

燃料棒トレイを取り扱う際に落下しないよう、ストッパを設ける設計。 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料である鋼製とし、

それ以外の主要な材料については不燃性又は難燃性材料とする設計。 

材料を本表（別表１）に示す。 

 

[11.3-F2] 

配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する設計。 

 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 6.5 cm に対して、20 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない設計。 

 

[12.1-F3] 

被水を原因とする水の侵入により電気火災が発生する場合に備えて、

漏電遮断器を設置する設計。 

 安全避難通路等 ― 

 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び基

準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、圧力、

腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機能を発揮

することができる設計。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができるように、これらの作業

性を考慮した設計。 

 材料及び構造 ― 

 搬送設備 ― 

 核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 

[99-F1] 

第１類の設備・機器は、更なる安全裕度の確保として、放射線被ばくの

おそれを低減するため、1.0 G 程度に対しても弾性範囲にとどまる設計。 

添付図 図ニ－４、図ニ－４－１ 
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表ニ－５－１ 脱ガス設備 No.1 真空加熱炉部  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

津波による損傷の防止 ― 

外部からの衝撃による損傷の防止 ― 

加工施設への人の不法な侵入等の

防止 

[9.1-F1] 

核物質防護規定に基づき施設運転制御系システムは、外部からの不正

アクセスを遮断する管理。 

閉じ込めの機能 ―※1 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料である鋼製とし、

それ以外の主要な材料については不燃性又は難燃性材料とする設計。 

材料を本表（別表１）に示す。 

 

[11.3-F2] 

配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する設計。 

 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 6.5 cm に対して、20 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない設計。 

 

[12.1-F3] 

被水を原因とする水の侵入により電気火災が発生する場合に備えて、

漏電遮断器を設置する設計。 

 安全避難通路等 ― 

 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び基

準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、圧力、

腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機能を発揮

することができる設計。 

 

[14.2-F1]  

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができるように、これらの作業

性を考慮した設計。 

 材料及び構造 ― 

 搬送設備 ― 

 核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 

[99-F1] 

第１類の設備・機器は、更なる安全裕度の確保として、放射線被ばくの

おそれを低減するため、1.0 G 程度に対しても弾性範囲にとどまる設計。 

添付図 図ニ－４、図ニ－５－１ 

※１ 燃料棒トレイはチャンバ内に収納される構造であり、落下防止機構は不要である。 
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表ニ－７－１ 燃料棒搬送設備 No.1 燃料棒移載（１）部  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

閉じ込めの機能 
[10.1-F1] 

燃料棒を取り扱う際に落下しないよう、溝型トレイで保持する設計。 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料である鋼製又はア

ルミニウム合金製とし、それ以外の主要な材料については不燃性又は難

燃性材料とする設計。 

材料を本表（別表１）に示す。 

 

[11.3-F2] 

配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する設計。 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 6.5 cm に対して、20 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない設計。 

 

[12.1-F3] 

被水を原因とする水の侵入により電気火災が発生する場合に備えて、

漏電遮断器を設置する設計。 

 安全避難通路等 ― 

 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び基

準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、圧力、

腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機能を発揮

することができる設計。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができるように、これらの作業

性を考慮した設計。 

 材料及び構造 ― 

 搬送設備 ― 

 核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 

[99-F1] 

第１類の設備・機器は、更なる安全裕度の確保として、放射線被ばくの

おそれを低減するため、1.0 G 程度に対しても弾性範囲にとどまる設計。 

添付図 図ニ－７、図ニ－７－１ 
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表ニ－１１－２ 燃料棒搬送設備 No.8 燃料棒移載 No.8-1 部  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

閉じ込めの機能 
[10.1-F1] 

燃料棒を取り扱う際に落下しないよう、溝型トレイで保持する設計。 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料である鋼製とし、

それ以外の主要な材料については不燃性又は難燃性材料とする設計。 

材料を本表（別表１）に示す。 

 

[11.3-F2] 

配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する設計。 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 6.5 cm に対して、20 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない設計。 

 

[12.1-F3] 

被水を原因とする水の侵入により電気火災が発生する場合に備えて、

漏電遮断器を設置する設計。 

 安全避難通路等 ― 

 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び基

準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、圧力、

腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機能を発揮

することができる設計。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができるように、これらの作業

性を考慮した設計。 

 材料及び構造 ― 

 搬送設備 ― 

 核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 

[99-F1] 

第１類の設備・機器は、更なる安全裕度の確保として、放射線被ばくの

おそれを低減するため、1.0 G 程度に対しても弾性範囲にとどまる設計。 

添付図 図ニ－１１、図ニ－１１－２ 
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表ニ－１４－１ ペレット編成挿入機 No.2-1 ペレット保管箱搬送部  仕様 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体を構成する主架構（強度部材）は不燃性材料である鋼製又はス

テンレス鋼製とし、それ以外の主要な材料については不燃性又は難燃性

材料とする設計。 

材料を本表（別表１）に示す。 

 

[11.3-F2] 

配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する設計。 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

[12.1-F1] 

設置場所で想定する没水水位 6.5 cm に対して、20 cm 以上の高さでウ

ランを取り扱い、内部溢水に対し没水しない設計。 

 安全避難通路等 ― 

 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び基

準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、圧力、

腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機能を発揮

することができる設計。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができるように、これらの作業

性を考慮した設計。 

 材料及び構造 ― 

 
搬送設備 

[16.1-F1] 

ペレット保管容器 17 個を搬送する能力を有する設計。 

 核燃料物質の貯蔵施設 ― 

 警報設備等 ― 

 放射線管理施設 ― 

 廃棄施設 ― 

 核燃料物質等による汚染の防止 ― 

 遮蔽 ― 

 換気設備 ― 

 非常用電源設備 ― 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 

[99-F1] 

第１類の設備・機器は、更なる安全裕度の確保として、放射線被ばくの

おそれを低減するため、1.0 G 程度に対しても弾性範囲にとどまる設計。 

添付図 図ニ－１４－１ 
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４. 添付図一覧表 

 

番号 設備・機器名称及び機器名 

図ニ－１（１） 第２加工棟の主要な部屋配置 

図ニ－１（２） 第２加工棟の設備及び機器の配置詳細図（２階） 

図ニ－１（３） 第２加工棟の設備及び機器の配置詳細図（設備・機器一覧表） 

図ニ－２ ペレット編成挿入機 No.1 周辺配置図 

図ニ－２－１（１） ペレット編成挿入機 No.1 ペレット保管箱置台部 

図ニ－２－１（２） ペレット編成挿入機 No.1 ペレット保管箱置台部（ストッパ ガイド拡大図） 

図ニ－２－２（１） ペレット編成挿入機 No.1 ペレット保管箱搬送部 

図ニ－２－２（２） ペレット編成挿入機 No.1 ペレット保管箱搬送部（補強部拡大図） 

図ニ－２－２（３） ペレット編成挿入機 No.1 ペレット保管箱搬送部（ストッパ ガイド拡大図） 

図ニ－２－３ ペレット編成挿入機 No.1 波板移載部 

図ニ－２－４ ペレット編成挿入機 No.1 ペレット編成挿入部 

図ニ－３－１（１） 燃料棒解体装置 No.1  

図ニ－３－１（２） 燃料棒解体装置 No.1（ストッパ拡大図 高さ制限棒詳細） 

図ニ－４ 燃料棒トレイ置台及び脱ガス設備 No.1 周辺配置図 

図ニ－４－１ 燃料棒トレイ置台 

図ニ－５－１（１） 脱ガス設備 No.1 真空加熱炉部 

図ニ－５－１（２） 脱ガス設備 No.1 真空加熱炉部 撤去・補強前後図 

図ニ－５－１（３） 脱ガス設備 No.1 真空加熱炉部（補強部拡大図） 

図ニ－５－１（４） 脱ガス設備 No.1 真空加熱炉部 燃料棒トレイ 

図ニ－５－２（１） 脱ガス設備 No.1 運搬台車 

図ニ－５－２（２） 脱ガス設備 No.1 運搬台車 レール 

図ニ－６ 第二端栓溶接設備 No.1 周辺配置図  

図ニ－６－１ 第二端栓溶接設備 No.1 燃料棒搬送 No.1-1 部 

図ニ－６－２ 第二端栓溶接設備 No.1 第二端栓溶接 No.1-1 部 

図ニ－６－３ 第二端栓溶接設備 No.1 第二端栓溶接 No.1-2 部 

図ニ－６－４ 第二端栓溶接設備 No.1 燃料棒搬送 No.1-2 部 

図ニ－７ 燃料棒搬送設備 No.1 周辺配置図 

図ニ－７－１（１） 燃料棒搬送設備 No.1 燃料棒移載（１）部及び燃料棒トレイ移載部 

図ニ－７－１（２） 燃料棒搬送設備 No.1 燃料棒移載（１）部 架台（１／３） 

図ニ－７－１（３） 燃料棒搬送設備 No.1 燃料棒移載（１）部 架台（２／３） 

図ニ－７－１（４） 燃料棒搬送設備 No.1 燃料棒移載（１）部 架台（３／３） 

図ニ－７－１（５） 燃料棒搬送設備 No.1 燃料棒移載（１）部 階段詳細 

図ニ－７－１（６） 燃料棒搬送設備 No.1 燃料棒移載（１）部 架台 接合ボルト変更箇所 

図ニ－７－２ 燃料棒搬送設備 No.1 被覆管コンベア部 

図ニ－７－３ 燃料棒搬送設備 No.1 除染コンベア部 

図ニ－８－１ 燃料棒搬送設備 No.2 燃料棒移送装置（Ａ） 

図ニ－９－１ 燃料棒搬送設備 No.3 燃料棒移載装置（２） 

図ニ－１０－１（１） ペレット検査台 No.2 

図ニ－１０－１（２） ペレット検査台 No.2（高さ制限棒詳細） 

図ニ－１１ 燃料棒搬送設備 No.8 周辺配置図 

図ニ－１１－１ 燃料棒搬送設備 No.8 被覆管コンベア No.8-1 部 

図ニ－１１－２ 燃料棒搬送設備 No.8 燃料棒移載 No.8-1 部 

図ニ－１１－３ 燃料棒搬送設備 No.8 燃料棒移載 No.8-2 部 
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図ニ－１２－１ ペレット一時保管台 

図ニ－１３－１ ペレット検査装置 No.5 

図ニ－１４－１（１） ペレット編成挿入機 No.2-1 ペレット保管箱搬送部 

図ニ－１４－１（２） ペレット編成挿入機 No.2-1 ペレット保管箱搬送部（ストッパ拡大図） 

図ニ－１４－１（３） ペレット編成挿入機 No.2-1 ペレット保管箱搬送部（ガイド拡大図） 

図ニ－１４－２ ペレット編成挿入機 No.2-1 ペレット編成挿入部 

図ニ－１５－１（１） 燃料棒解体装置 No.2 

図ニ－１５－１（２） 燃料棒解体装置 No.2（高さ制限棒詳細） 

図ニ－１６－１ 計量設備架台 No.9 

図ニ－１７－１ 計量設備架台 No.10 

図ニ－１８－１（１） 燃料棒搬送設備 No.9 

図ニ－１８－１（２） 燃料棒搬送設備 No.9 燃料棒表面汚染検査装置 
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56 

 

 

 

 

 

図ニ－１（３） 第２加工棟の設備及び機器の配置詳細図（設備・機器一覧表） 

番号 名         称 番号 名         称 番号 名         称 

3001 ペレット編成挿入機 No.1 ペレット保管箱置台部 3012 第二端栓溶接設備 No.1 第二端栓溶接 No.1-2 部 3022 
燃料棒搬送設備 No.8 燃料棒移載 No.8-1 部 

（架台を含む。） 

3002 ペレット編成挿入機 No.1 ペレット保管箱搬送部 3013 第二端栓溶接設備 No.1 燃料棒搬送 No.1-2 部 3023 燃料棒搬送設備 No.8 燃料棒移載 No.8-2 部 

3003 ペレット編成挿入機 No.1 波板移載部 3014 
燃料棒搬送設備 No.1  燃料棒移載（１）部 

（架台を含む。） 
3024 ペレット一時保管台 

3004 
ペレット編成挿入機 No.1 ペレット編成挿入部 

（波板回収装置を含む。） 
3015 燃料棒搬送設備 No.1 被覆管コンベア部 3025 ペレット検査装置 No.5 

3006 燃料棒解体装置 No.1 3016 燃料棒搬送設備 No.1 除染コンベア部 3026 ペレット編成挿入機 No.2-1 ペレット保管箱搬送部 

3007 燃料棒トレイ置台 3017 燃料棒搬送設備 No.1 燃料棒トレイ移載部 3027 ペレット編成挿入機 No.2-1 ペレット編成挿入部 

3008 
脱ガス設備 No.1 真空加熱炉部 

（燃料棒トレイを含む。） 
3018 燃料棒搬送設備 No.2 燃料棒移送装置（Ａ） 3028 燃料棒解体装置 No.2 

3009 脱ガス設備 No.1 運搬台車 3019 燃料棒搬送設備 No.3 燃料棒移載装置（２） 3029 計量設備架台 No.9 

3010 第二端栓溶接設備 No.1 燃料棒搬送 No.1-1 部 3020 ペレット検査台 No.2 3030 計量設備架台 No.10 

3011 第二端栓溶接設備 No.1 第二端栓溶接 No.1-1 部 3021 燃料棒搬送設備 No.8 被覆管コンベア No.8-1 部 3031 
燃料棒搬送設備 No.9 

（燃料棒表面汚染検査装置を含む。） 
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５．工事の方法 

本申請における施設の工事は、加工施設の技術基準に関する規則に適合するように工事を

実施し、核燃料物質加工事業変更許可申請書における「加工施設の保安のための業務に係る

品質管理に必要な体制の整備に関する事項」を踏まえた品質管理を行う。工事の実施に当た

っては保安規定に基づき（工事）作業計画を策定する。 

工事内容を以下に示す。 

 

ａ．改造等を実施する設備・機器の工事手順 

[ペレット編成挿入機 No.1 ペレット保管箱置台部、ペレット編成挿入機 No.1 ペレ

ット保管箱搬送部、ペレット編成挿入機 No.1 波板移載部、ペレット編成挿入機 No.1 

 ペレット編成挿入部、燃料棒解体装置 No.1、燃料棒トレイ置台、脱ガス設備 No.1 真

空加熱炉部、脱ガス設備 No.1 運搬台車、第二端栓溶接設備 No.1 燃料棒搬送 No.1-1

部、第二端栓溶接設備 No.1 第二端栓溶接 No.1-1 部、第二端栓溶接設備 No.1 

 第二端栓溶接 No.1-2 部、第二端栓溶接設備 No.1 燃料棒搬送 No.1-2 部、燃料棒搬

送設備 No.1 燃料棒移載（１）部、燃料棒搬送設備 No.1 燃料棒トレイ移載部、ペレ

ット検査台 No.2、ペレット一時保管台、ペレット検査装置 No.5、ペレット編成挿入機

No.2-1 ペレット保管箱搬送部、ペレット編成挿入機 No.2-1 ペレット編成挿入部、

燃料棒解体装置 No.2] 

①耐震補強、火災対策、落下防止構造追加、高さ制限棒追加及び機器更新 

 

ｂ．変更しない設備・機器の工事手順 

[燃料棒搬送設備 No.1 被覆管コンベア部、燃料棒搬送設備 No.1 除染コンベア部、

燃料棒搬送設備 No.2 燃料棒移送装置（Ａ）、燃料棒搬送設備 No.3 燃料棒移載装置（２）、

燃料棒搬送設備 No.8 被覆管コンベア No.8-1 部、燃料棒搬送設備 No.8 燃料棒移載

No.8-1 部、燃料棒搬送設備 No.8 燃料棒移載 No.8-2 部、計量設備架台 No.9、計量設

備架台 No.10、燃料棒搬送設備 No.9] 

①適合性の確認 

 

(1) 工事上の注意事項 

ａ．一般事項 

・工事の保安については、保安規定に従うとともに、労働安全衛生法に基づき作業者に

係る労働災害の防止に努める。 

・工事において使用する工具・機器は使用前に点検を行い、検査に使用する計測器につ

いては、校正済みであり、かつ有効期限内のものを使用する。 

・作業場所は、可能な範囲で区画し、標識・表示等により周知を図り関係者以外の立入

りを制限する。また、常に整理整頓に努める。 

・第１種管理区域内で発生した廃棄物の仕掛品について、第１種管理区域内での移動時

は養生し、廃棄物の仕掛品の保管場所にて金属製容器に収納する。 

・第１種管理区域の使用予定のない設備・機器及び工事等によって発生した廃材は、必

要に応じて除染後、ドラム缶等に収納し、放射性固体廃棄物の保管廃棄施設で保管廃
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棄する。なお、本加工施設における放射性固体廃棄物の現状の最大保管廃棄能力約

11170 本（200 L ドラム缶換算、加工事業変更許可）は、現在の保管廃棄量約 8200 本

を踏まえ、新規制基準対応工事に伴い発生する放射性固体廃棄物の保管廃棄量を十分

に吸収できることを確認している。 

・第２種管理区域の使用予定のない設備・機器及び工事等によって発生した廃材は、保

安規定に基づく放射性廃棄物でない廃棄物（ＮＲ）に係る措置の手順に従って廃棄す

る。 

・工事における管理区域内の作業については、工事手順、装備、放射線管理、連絡体制

等について記載した（工事）作業計画を作成し作業を実施する。 

・工事の安全対策として、溶接・溶断作業は、防塵マスクの装着、集塵機等の使用によ

り有害物質の吸引を防止する。高所作業は、墜落制止用器具の装着、足場の設置等に

より落下を防止する。 

・第１種管理区域内で工事を行う場合は、可能な限り給排気設備を稼動させることで負

圧及び換気機能を維持する。 

・核燃料物質による汚染のおそれのある設備・機器の工事に伴って汚染の拡大のおそれ

がある場合は、あらかじめ設備・機器の除染を行う。また、必要に応じてグリーンハ

ウスを設置する。 

・工事の実施に当たり、可能な限り核燃料物質を工事対象の設備から、他の設備に移動

させる。核燃料物質の移動が困難な場合は、工事を複数の工事区画に分け、工事の影

響を受けるおそれのある核燃料物質を、工事の影響を受けるおそれのない工事区画に

順次移し替え、工事対象部以外に養生シート等をかけて保護する。工事中も臨界防止、

閉じ込めの機能を維持する。 

・工事の実施に当たり資機材や工機の搬入等のための立入制限区域への人の立ち入りに

ついては、保安規定に基づき必要な措置を講じることにより、加工施設への人の不法

な侵入等を防止する。 

・工事の完了から加工施設全体としての性能検査を完了するまでの間は、巡視、点検、

定期事業者検査並びに保全計画の策定及び保全計画に基づく保全の実施により、安全

機能を維持する。 

・工事に伴う騒音等にも配慮し、必要に応じて防音シート等を設置し、周辺環境への影

響を低減する。 

 

ｂ.放射線管理 

・管理区域にて実施する作業においては、作業者は、入退出時にあらかじめ定める管理

区域出入口を経由するとともに、個人用の線量測定器や必要な安全保護具を着用する。 

・核燃料物質への近接作業は、時間管理及び離隔距離確保を行うとともに必要に応じて

遮蔽材設置により被ばくを低減する。 

 

ｃ.防火管理 

・工事に当たって、火気作業（溶接、溶断、火花を発生する工具等の使用）を行う場合

は、火災防護計画に基づき、作業場所周辺の可燃物の隔離又は不燃性材料による養生
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などの処置を講じるとともに作業場所に消火器を常備する等の防火対策を実施する。

また必要に応じて、工事で発生する粉塵、ヒュームを処理するための機材を仮設する。 

・作業エリア外への延焼防止の観点から、作業エリア周辺に可燃物及び危険物がないこ

とを確認する。また、周辺の設備を不燃材シート等により養生する。 

・火気作業を行う場合には、社内の管理要領に従い、計画書・点検記録等の確認を適宜

実施する。 

 

ｄ.異常発生時の対策 

・現場で異常が発生した場合には、異常時の対応要領に従い、あらかじめ定めた連絡先

に通報・連絡するとともに、作業を一時中断する等の必要な措置を講じる。 

・あらかじめ工事中の安全避難通路を確保する。 

 

(2) 工事手順 

設備・機器に係る工事は、以下に示す手順で行う。工事を行わない設備・機器について

は、以下に示す手順により検査のみを行う。 

本工事対象設備及び工事の影響が及ぶおそれのある場所に核燃料物質等がない状態で工

事を行う。 
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a.改造等を実施する設備・機器の工事手順 

①耐震補強、火災対策、落下防止構造追加、高さ制限棒追加及び機器更新：図ニ－ａ－

１に示す手順で改造を行う。 

1) 改造工事を実施する当事業所又は部品・部材又はアンカーボルト等（以下「部品

等」という。）の加工組立を実施する社外調達先において、当事業所指定の材料を

必要に応じて材料証明書等と共に手配し入手する。 

2) 当事業所指定の製作図をもとに、部品等の加工組立を実施する。 

3) 加工組立された部品等について当事業所が受入検査を実施する。 

4) 受入検査完了後、部品等の設置工事を実施する。不要になった部品等は撤去する。 

5) 各設備・機器について６項に示す検査を実施する。また、第２加工棟に対する検

査完了後、加工施設全体としての性能検査を実施する。 

 

①耐震補強、火災対策、落下防止構造追加、高さ制限棒追加及び機器更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図ニ－ａ－１ 工事フロー（改造等を実施する設備・機器）  

↑社外（調達先） 

↓社内 

部品・部材調達 

加工組立 

検査１ 

員数、外観、材料 

（凡例） 

：製作工程、工事 

：検査 

：別途設工認申請 

工事 

検査２ 

員数、外観、配置、据付、材料、単一、複数、作動 

検査３ 

検査 

工事 第２加工棟に対する新規制基準対応工事 

主な検査 

・安全機能を有する施設の地盤に関する検査 

・外部からの衝撃による損傷の防止に関する検査 

（別途設工認申請） 

加工施設全体としての性能検査 

完了 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 
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ｂ.変更しない設備・機器の工事手順 

①適合性の確認：図ニ－ｂ－１に示す手順で改造を行う。 

1) 各設備・機器について６項に示す検査を実施する。また、第２加工棟に対する検

査完了後、加工施設全体としての性能検査を実施する。 

 

①適合性の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図ニ－ｂ－１ 工事フロー（変更しない設備・機器） 

  

変更しない設備・機器 

検査１ 

（凡例） 

：製作工程、工事 

：検査 

：別途設工認申請 

員数、外観、配置、据付、材料、単一、複数 

1) 

検査２ 

検査 

工事 第２加工棟に対する新規制基準対応工事 

主な検査 

・安全機能を有する施設の地盤に関する検査 

・外部からの衝撃による損傷の防止に関する検査 

（別途設工認申請） 

加工施設全体としての性能検査 

完了 



 

414 

 

(3) 試験検査 

試験・検査は（2）に示した工事手順に従い、第ニ－１表に示す項目について第ニ－２表

に示す検査を実施する。 

 

(4) 品質保証計画 

本申請における施設の設計及び工事に係る品質保証活動は、核燃料物質加工事業変更許

可申請書における「加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関

する事項」を踏まえて、保安品質マニュアルとして定める保安品質保証計画書に従って実

施するものとする。 
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６．試験及び検査の方法 

核燃料物質の加工の事業に関する規則に基づき、使用前事業者検査は次に掲げる方法によ

り行う。 

一 構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法：第１号検査 

二 機能及び性能を確認するために十分な方法：第２号検査 

三 その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたものである

ことを確認するために十分な方法：第３号検査 

また、使用前事業者検査を行うに当たっては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その

他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。 

第１号検査及び第２号検査について、変更に係る設備・機器の検査の項目を第ニ－１表に、

検査の方法を第ニ－２表に示す。 

第３号検査については、申請対象の建物・構築物及び設備・機器の全てを対象とする。第

３号検査に係る検査の項目及び検査の方法について、第ハ－４表に示す。 
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第ニ－１表 試験及び検査の項目（１/２） 

施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 変更内容 
第１号検査 第２号検査 

外観 配置 員数 据付 材料 単一 複数 作動 

被覆施設 第２加工棟 第２－１燃料棒加工室 ペレット編成挿入機 No.1 ペレット保管箱置台部 改造 ①②③④⑤ ① ① ① ①② ① ①② ― 

   ペレット編成挿入機 No.1 ペレット保管箱搬送部 改造 ①②③④⑤⑥⑦ ① ①② ②④ ①② ① ①② ① 

   ペレット編成挿入機 No.1 波板移載部 改造 ①②③④⑥⑦ ① ①② ①④ ①② ① ①② ― 

   ペレット編成挿入機 No.1 ペレット編成挿入部 改造 ①②③④⑥⑦ ① ①② ①② ①② ① ①② ― 

   燃料棒解体装置 No.1 ― 改造 ①②③④⑥⑦ ① ① ① ①② ① ①② ― 

   燃料棒トレイ置台 ― 改造 ①②③④⑤⑥⑦ ① ①② ①② ①② ① ①② ― 

   脱ガス設備 No.1  真空加熱炉部 改造 ①②③⑥⑦ ① ①② ②④ ①② ① ①② ― 

   脱ガス設備 No.1 運搬台車 改造 ①②③④⑤⑥⑦ ① ①② ②③ ①② ① ①② ① 

   第二端栓溶接設備 No.1 燃料棒搬送 No.1-1 部 改造 ①②③④⑥⑦ ① ①② ①② ①② ① ①② ― 

   第二端栓溶接設備 No.1  第二端栓溶接 No.1-1 部 改造 ①②③⑥⑦ ① ①② ①②④ ①② ① ①② ― 

   第二端栓溶接設備 No.1 第二端栓溶接 No.1-2 部 改造 ①②③⑥⑦ ① ①② ①②④ ①② ① ①② ― 

   第二端栓溶接設備 No.1 燃料棒搬送 No.1-2 部 改造 ①②③④⑥⑦ ① ①② ①② ①② ① ①② ― 

   燃料棒搬送設備 No.1 燃料棒移載（１）部 改造 ①②③④⑥⑦ ① ①② ①②③④ ①② ① ①② ― 

   燃料棒搬送設備 No.1 被覆管コンベア部 変更なし ①③④⑥⑦ ① ① ① ① ① ①② ― 

   燃料棒搬送設備 No.1 除染コンベア部 変更なし ①③④⑥⑦ ① ① ① ① ① ①② ― 

   燃料棒搬送設備 No.1 燃料棒トレイ移載部 改造 ①②③⑥⑦ ① ①② ④ ①② ① ①② ① 

   燃料棒搬送設備 No.2 燃料棒

移送装置（Ａ） 
― 変更なし ①③④⑥⑦ ① ① ① ① ① ①② ― 

   燃料棒搬送設備 No.3 燃料棒

移載装置（２） 
― 変更なし ①③④⑥⑦ ① ① ①③ ① ① ①② ― 

   ペレット検査台 No.2 ― 改造 ①②③④⑥⑦ ① ① ① ①② ① ①② ― 

  第２－１燃料棒加工室 

第２－２燃料棒加工室 
燃料棒搬送設備 No.8  被覆管コンベア No.8-1 部 変更なし ①③④⑥⑦ ① ① ① ① ① ①② ― 

  燃料棒搬送設備 No.8  燃料棒移載 No.8-1 部 変更なし ①③④⑥⑦ ① ① ①③ ① ① ①② ― 

   燃料棒搬送設備 No.8 燃料棒移載 No.8-2 部 変更なし ①③④⑥⑦ ① ① ① ① ① ①② ― 

  第２－２燃料棒加工室 ペレット一時保管台 ― 改造 ①②③④⑤ ① ① ① ①② ① ①② ― 

  第２－２燃料棒加工室 ペレット検査装置 No.5 ― 改造 ①②③④⑥ ① ① ① ①② ① ①② ― 

  第２－２燃料棒加工室 ペレット編成挿入機 No.2-1 ペレット保管箱搬送部 改造 ①②③④⑤⑥ ① ①② ①② ①② ① ①② ① 

  第２－２燃料棒加工室 ペレット編成挿入機 No.2-1  ペレット編成挿入部 改造 ①②③④⑥ ① ①② ②④ ①② ① ①② ― 
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施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 変更内容 
第１号検査 第２号検査 

外観 配置 員数 据付 材料 単一 複数 作動 

  第２－２燃料棒加工室 燃料棒解体装置 No.2 ― 改造 ①②③④⑥ ① ① ① ①② ① ①② ― 

  第２－２燃料棒加工室 計量設備架台 No.9 ― 変更なし ①③④ ① ① ① ① ① ①② ― 

  第２－２燃料棒加工室 計量設備架台 No.10 ― 変更なし ①③④ ① ① ① ① ① ①② ― 

  第２－１燃料棒加工室 

第２－１燃料棒検査室 燃料棒搬送設備 No.9 ― 変更なし ①③④⑥⑦ ① ① ① ① ① ①② ― 

丸数字は、第ニ－２表 設備・機器に係る検査の方法の検査の方法に対応する。 
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第ニ－２表 検査の方法（１／２） 

検査の項目 検査の方法(注 1)(注 2) 判定基準 

設備配

置検査 

外観 ①外観を目視又は関係書類等により確認す

る。（既設）（改造） 

①-1 外観が各設備の仕様表の添付図のとお

りであること。 

①-2 使用上、有害な傷及び変形等の欠陥のな

いこと。 

  ②変更・追加・撤去した部位の外観を目視又

は関係書類等により確認する。（改造） 

②-1 外観が各設備の仕様表の添付図のとお

りであること。 

②-2 変更・追加する強度部材に使用上有害な

傷及び変形等の欠陥がないこと。 

（溶接部を有する場合） 

②-3 溶接部に変形及び欠陥がないこと。 

  ③ウランが存在する部位の高さを測定又は

関係書類等により確認する。（既設）（改造） 

③ウランが存在する部位の高さが各設備の

仕様表及び添付図に示す最低ウラン取扱

い高さ以上であること。 

  ④落下防止構造を目視により確認する。（既

設）（改造） 

④-1 落下防止構造が各設備の仕様表の添付

図のとおりであること。 

④-2 落下防止の機能を果たす上で、ストッ

パ、ガイド及び落下防止板が十分な高さを

有すること。 

  ⑤落下防止構造の寸法、材料を確認する。（既

設）（改造） 

⑤落下防止構造の寸法、材料が各設備の仕様

表の添付図及び仕様表別表の材料一覧の

とおりであること。 

  ⑥配線用遮断器を設けていることを目視又

は関係書類等により確認する。 

⑥配線用遮断器を設けていること。 

  ⑦漏電遮断器を設けていることを目視又は

関係書類等により確認する。 

⑦漏電遮断器を設けていること。 

 配置 ①配置を目視により確認する。（既設）（改造） ①配置が各設備の仕様表の添付図のとおり

であること。 

 員数 ①設備の員数を目視又は関係書類等により

確認する。（既設）（改造） 

①設備の員数が各設備の仕様表の員数の項

のとおりであること。 

  ②変更・追加する主要な部材の員数を目視に

より確認する。（改造） 

②員数が各設備の仕様表の添付図のとおり

であること。 

 据付 ①アンカーボルト、据付ボルト、取付ボルト
(注 3)の径及び本数を目視、測定又は関係書

類等により確認する。（既設） 

①アンカーボルト、据付ボルト、取付ボルト
(注 3)の径及び本数が各設備の仕様表の添付

図のとおりであること。 

  ②追加するアンカーボルト、据付ボルト、取

付ボルト(注 3)の径及び本数を目視、測定又

は関係書類等により確認する。（改造） 

②追加するアンカーボルト、据付ボルト、取

付ボルト(注 3)の径及び本数が各設備の仕様

表の添付図のとおりであること。 

  ③アンカーボルト、据付ボルト、取付ボルト
(注 3)の最大スパンを測定又は関係書類等に

より確認する。（既設）（改造） 

③アンカーボルト、据付ボルト、取付ボルト
(注 3)の最大スパンが各設備の仕様表の添付

図のとおりであること。 

  ④変更・追加する強度部材の据付方法を目

視、測定又は関係書類等により確認する。

（改造） 

④変更・追加する強度部材の据付方法が各設

備の仕様表の添付図のとおりであること。 

材料検

査 

材料 ①設備・機器の主要な部材の材料を関係書類

等により確認する。（既設） 

①設備・機器の主要な部材の材料が各設備の

仕様表別表の材料一覧及び仕様表の添付

図のとおりであること。 

  ②変更・追加する主要な部材の材料を材料証

明書等により確認する。（改造） 

②変更・追加する主要な部材の材料が各設備

の仕様表別表の材料一覧及び仕様表の添

付図のとおりであること。 

(注 1) 「（改造）」は本申請において工事を実施し改造した部分を示し、「（既設）」は改造を伴わない部分を示

す。 

(注 2) 「関係書類等」には過去の検査記録、設置時の工事記録・関連図書及び非破壊検査・技術評価等によ

る図書及び写真等を含む。 

(注 3) 設備・機器を他の設備・機器に据え付けているボルトを示す。  
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第ニ－２表 検査の方法（２／２） 

検査の項目 検査の方法(注 1)(注 2) 判定基準 

臨界

防止

検査 

単一ユニ

ット 

①形状寸法制限を行う設備の配列、設備の当

該箇所の形状・寸法等を測定又は関係書類

等により確認する。（既設）（改造） 

①配列、当該箇所の形状・寸法が各設備の仕

様表の添付図のとおりであること。 

 複数ユニ

ット 

①ユニット間に隔離壁又は離隔があること

を目視、測定又は関係書類等により確認す

る。（既設）（改造） 

①隔離壁又は離隔寸法が申請書のとおりで

あること。 

  ②ユニットの寸法及び位置を測定又は関係

書類等にて確認し、立体角の計算結果を確

認する。（既設）（改造） 

②総立体角が許容立体角以下であること。 

作動

検査 

作動 ①使用状態を模擬した動作試験を行う。（既

設）（改造） 

①核燃料物質を正常に搬送できること。 

(注 1) 「（改造）」は本申請において工事を実施し改造した部分を示し、「（既設）」は改造を伴わない部分を示

す。 

(注 2) 「関係書類等」には過去の検査記録、設置時の工事記録・関連図書及び非破壊検査・技術評価等によ

る図書及び写真等を含む。 
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ヘ．核燃料物質の貯蔵施設 

加工事業変更許可に基づき、加工施設について次の変更を行う。 

設計の基本方針は以下のとおりとする。 

(1) 加工施設は、「加工施設の技術基準に関する規則」に適合する設計とする。 

(2) 加工施設は、核燃料物質加工事業変更許可申請書における「加工施設の保安のための

業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」を踏まえた設計とする。 

(3) 加工施設は、通常時において、加工施設の周辺の公衆、放射線業務従事者に対し原子

炉等規制法に基づき定められている線量限度を超えないことはもとより、合理的に達

成できる限り放射線被ばくを低減する設計とする。 

(4) 加工施設は、設計、製作、建設、試験及び検査を通じて信頼性を有するものとする。ま

た、誤操作及び設備・機器の故障によっても安全側に作動するインターロック機構等

を設けることにより、公衆に対し放射線障害を及ぼすことのないよう設計する。また、

深層防護の考え方（発生防止、拡大防止・影響緩和）に基づいて安全機能を設ける。 

(5) 加工施設は、火災等の内的事象、地震、津波、その他想定される自然事象及び航空機落

下他の外的事象（故意によるものを除く。）によって、安全機能が損なわれることのな

い設計とする。 

(6) 加工施設の配置及び構造上の特徴、並びに経年劣化の観点から、保全において留意す

べき事項を抽出し、記録する。保全を実施するため、その記録を維持する。 

(7) 保全において留意すべき事項を踏まえて、保全計画を策定し、保全計画に基づき保全

を実施する。 

(8) 保全の実施結果及び原子力施設における保全に関する最新の知見を踏まえて評価を行

い、保全の継続的改善を図る。 
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１．変更の概要 

変更対象とする施設の名称について、加工事業変更許可との対応及び既設工認との対応を

表ヘ－１－１に、変更内容を表ヘ－１－２に示す。 

ここで、表ヘ－１－１以降において、{ }付き番号は、設備・機器の管理番号を示す。管理

番号は、「添付書類１ 加工事業変更許可申請書との対応に関する説明書」の添１表２に対

応している。 

 

２．準拠する主な法令、規格及び基準 

変更する設備及び機器に関する工事において、準拠する主な法令､規格及び基準は以下のと

おりである。 

(1) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

(2) 核燃料物質の加工の事業に関する規則 

(3) 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

(4) 加工施設の技術基準に関する規則 

(5) 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 

(6) 日本産業規格（JIS） 

(7) 労働安全衛生法及び関連法令 

(8) 消防法及び関連法令 

(9) 建築基準法及び関連法令 

(10)（一社）日本建築学会規準・指針類 

    （一財）日本建築防災協会規準・指針類 

    （一財）日本建築センター規準、指針類 

(11)保安規定 

 

３．設計条件及び仕様 

変更する施設に関する設計条件及び仕様等を表ヘ－２－１～表ヘ－２－３に、関係図面を

図ヘ－１～図ヘ－２－２に示す。 

ここで、表ヘ－２－１～表ヘ－２－３において、[ ]付き番号は、設計仕様に対する個別の

設計番号を示す。設計番号は、技術基準規則の条項番号及び個別番号で構成する。その他許

可で求める仕様に対する設計番号は、「99」及び個別番号で構成する。設備・機器に機能を持

たせる設計に対しては「F」を、建物・構築物に機能を持たせる設計に対しては「B」をその個

別番号に付す。 

（例）[4.1-F1]：技術基準規則第四条第１項に対する設備・機器の設計仕様 

[5.4.1-B1]：技術基準規則第五条第４項第一号に対する建物の設計仕様 

[99-F1]：その他許可で求める仕様に対する設備・機器の設計仕様 
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４. 添付図一覧表 

 

番号 設備・機器名称及び機器名 

図ヘ－１（１） 第２加工棟の主要な部屋配置 

図ヘ－１（２） 第２加工棟の設備及び機器の配置詳細図 

図ヘ－２－１（１） 燃料集合体保管ラックＣ型 No.1 及びＤ型 No.1（１／４） 

図ヘ－２－１（２） 燃料集合体保管ラックＣ型 No.1 及びＤ型 No.1（２／４） 

図ヘ－２－１（３） 燃料集合体保管ラックＣ型 No.1 及びＤ型 No.1（３／４） 

図ヘ－２－１（４） 燃料集合体保管ラックＣ型 No.1 及びＤ型 No.1（４／４） 

図ヘ－２－１（５） 燃料集合体保管ラックＣ型 No.1 及びＤ型 No.1 俯瞰図 

図ヘ－２－１（６） 燃料集合体保管ラックＣ型 No.1（燃料集合体保管用缶Ｃ型） 

図ヘ－２－１（７） 燃料集合体保管ラックＤ型 No.1（燃料集合体保管用缶Ｄ型） 

図ヘ－２－２（１） 燃料集合体保管ラックＣ型 No.2（１／６） 

図ヘ－２－２（２） 燃料集合体保管ラックＣ型 No.2（２／６） 

図ヘ－２－２（３） 燃料集合体保管ラックＣ型 No.2（３／６） 

図ヘ－２－２（４） 燃料集合体保管ラックＣ型 No.2（４／６） 

図ヘ－２－２（５） 燃料集合体保管ラックＣ型 No.2（５／６） 

図ヘ－２－２（６） 燃料集合体保管ラックＣ型 No.2（６／６） 

図ヘ－２－２（７） 燃料集合体保管ラックＣ型 No.2 俯瞰図（１／２） 

図ヘ－２－２（８） 燃料集合体保管ラックＣ型 No.2 俯瞰図（２／２） 

図ヘ－２－２（９） 燃料集合体保管ラックＣ型 No.2（燃料集合体保管用缶Ｃ型） 
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５．工事の方法 

本申請における施設の工事は、加工施設の技術基準に関する規則に適合するように工事を

実施し、核燃料物質加工事業変更許可申請書における「加工施設の保安のための業務に係る

品質管理に必要な体制の整備に関する事項」を踏まえた品質管理を行う。工事の実施に当た

っては保安規定に基づき（工事）作業計画を策定する。 

工事内容を以下に示す。 

 

ａ．改造等を実施する設備・機器の工事手順 

[燃料集合体保管ラックＣ型 No.1、燃料集合体保管ラックＣ型 No.2、燃料集合体保管

ラックＤ型 No.1] 

①耐震補強 

 

(1) 工事上の注意事項 

ａ.一般事項 

・工事の保安については、保安規定に従うとともに、労働安全衛生法に基づき作業者に

係る労働災害の防止に努める。 

・工事において使用する工具・機器は使用前に点検を行い、検査に使用する計測器につ

いては、校正済みであり、かつ有効期限内のものを使用する。 

・作業場所は、可能な範囲で区画し、標識・表示等により周知を図り関係者以外の立入

りを制限する。また、常に整理整頓に努める。 

・第１種管理区域内で発生した廃棄物の仕掛品について、第１種管理区域内での移動時

は養生し、廃棄物の仕掛品の保管場所にて金属製容器に収納する。 

・第１種管理区域の使用予定のない設備・機器及び工事等によって発生した廃材は、必

要に応じて除染後、ドラム缶等に収納し、放射性固体廃棄物の保管廃棄施設で保管廃

棄する。なお、本加工施設における放射性固体廃棄物の現状の最大保管廃棄能力約

11170 本（200 L ドラム缶換算、加工事業変更許可）は、現在の保管廃棄量約 8200 本

を踏まえ、新規制基準対応工事に伴い発生する放射性固体廃棄物の保管廃棄量を十分

に吸収できることを確認している。 

・第２種管理区域の使用予定のない設備・機器及び工事等によって発生した廃材は、保

安規定に基づく放射性廃棄物でない廃棄物（ＮＲ）に係る措置の手順に従って廃棄す

る。 

・工事における管理区域内の作業については、工事手順、装備、放射線管理、連絡体制

等について記載した（工事）作業計画を作成し作業を実施する。 

・工事の安全対策として、溶接・溶断作業は、防塵マスクの装着、集塵機等の使用によ

り有害物質の吸引を防止する。高所作業は、墜落制止用器具の装着、足場の設置等に

より落下を防止する。 

・第１種管理区域内で工事を行う場合は、可能な限り給排気設備を稼動させることで負

圧及び換気機能を維持する。 

・核燃料物質による汚染のおそれのある設備・機器の工事に伴って汚染の拡大のおそれ

がある場合は、あらかじめ設備・機器の除染を行う。また、必要に応じてグリーンハ
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ウスを設置する。 

・工事の実施に当たり、可能な限り核燃料物質を工事対象の設備から、他の設備に移動

させる。核燃料物質の移動が困難な場合は、工事を複数の工事区画に分け、工事の影

響を受けるおそれのある核燃料物質を、工事の影響を受けるおそれのない工事区画に

順次移し替え、工事対象部以外に養生シート等をかけて保護する。工事中も臨界防止、

閉じ込めの機能を維持する。 

・工事の実施に当たり資機材や工機の搬入等のための立入制限区域への人の立ち入りに

ついては、保安規定に基づき必要な措置を講じることにより、加工施設への人の不法

な侵入等を防止する。 

・工事の完了から加工施設全体としての性能検査を完了するまでの間は、巡視、点検、

定期事業者検査並びに保全計画の策定及び保全計画に基づく保全の実施により、安全

機能を維持する。 

・工事に伴う騒音等にも配慮し、必要に応じて防音シート等を設置し、周辺環境への影

響を低減する。 

 

ｂ.放射線管理 

・管理区域にて実施する作業においては、作業者は、入退出時にあらかじめ定める管理

区域出入口を経由するとともに、個人用の線量測定器や必要な安全保護具を着用する。 

・核燃料物質への近接作業は、時間管理及び離隔距離確保を行うとともに必要に応じて

遮蔽材設置により被ばくを低減する。 

 

c.防火管理 

・工事に当たって、火気作業（溶接、溶断、火花を発生する工具等の使用）を行う場合

は、火災防護計画に基づき、作業場所周辺の可燃物の隔離又は不燃性材料による養生

などの処置を講じるとともに作業場所に消火器を常備する等の防火対策を実施する。

また必要に応じて、工事で発生する粉塵、ヒュームを処理するための機材を仮設する。 

・作業エリア外への延焼防止の観点から、作業エリア周辺に可燃物及び危険物がないこ

とを確認する。また、周辺の設備を不燃材シート等により養生する。 

・火気作業を行う場合には、社内の管理要領に従い、計画書・点検記録等の確認を適宜

実施する。 

 

d.異常発生時の対策 

・現場で異常が発生した場合には、異常時の対応要領に従い、あらかじめ定めた連絡先

に通報・連絡するとともに、作業を一時中断する等の必要な措置を講じる。 

・あらかじめ工事中の安全避難通路を確保する。 

 

(2) 工事手順 

設備・機器に係る工事は、以下に示す手順で行う。工事を行わない設備・機器について

は、以下に示す手順により検査のみを行う。 

本工事対象設備及び工事の影響が及ぶおそれのある場所に核燃料物質等がない状態で工
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事を行う。本工事の対象設備は、核燃料物質等による汚染のおそれはない。 
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a.改造等を実施する設備・機器の工事手順 

①耐震補強：図ヘ－ａ－１に示す手順で改造を行う。 

1) 改造工事を実施する当事業所又は部品・部材又はアンカーボルト等（以下「部品

等」という。）の加工組立を実施する社外調達先において、当事業所指定の材料を

必要に応じて材料証明書等と共に手配し入手する。 

2) 当事業所指定の製作図をもとに、部品等の加工組立を実施する。 

3) 加工組立された部品等について当事業所が受入検査を実施する。 

4) 1)～3)と並行して、既設備の撤去を実施する。 

5) 撤去した部品等の一部（燃料集合体保管用缶）を再利用し、構造を変更した設備・

機器の設置工事を実施する。 

6) 各設備・機器について６項に示す検査を実施する。また、第２加工棟に対する検

査完了後、加工施設全体としての性能検査を実施する。 
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①耐震補強 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図ヘ－ａ－１ 工事フロー（改造等を実施する設備・機器） 

  

↑社外（調達先） 

↓社内 

部品・部材調達 

加工組立 

検査１ 

員数、外観、材料 

設置工事 

検査２ 

員数、外観、配置、据付、材料、単一、複数 

工事 

検査 

第２加工棟に対する新規制基準対応工事 

主な検査 

・安全機能を有する施設の地盤に関する検査 

・外部からの衝撃による損傷の防止に関する検査 

（別途設工認申請） 

検査３ 加工施設全体としての性能検査 

完了 

1) 

2) 

3) 

5) 

既設備の撤去 

6) 

4) 

（凡例） 

：製作工程、工事 

：検査 

：別途設工認申請 
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(3) 試験検査 

試験・検査は（2）に示した工事手順に従い、第ヘ－１表に示す項目について第ヘ－２表

に示す検査を実施する。 

 

(4) 品質保証計画 

本申請における施設の設計及び工事に係る品質保証活動は、核燃料物質加工事業変更許

可申請書における「加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関

する事項」を踏まえて、保安品質マニュアルとして定める保安品質保証計画書に従って実

施するものとする。 
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６．試験及び検査の方法 

核燃料物質の加工の事業に関する規則に基づき、使用前事業者検査は次に掲げる方法によ

り行う。 

一 構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法：第１号検査 

二 機能及び性能を確認するために十分な方法：第２号検査 

三 その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたものである

ことを確認するために十分な方法：第３号検査 

また、使用前事業者検査を行うに当たっては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その

他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。 

第１号検査及び第２号検査について、変更に係る設備・機器の検査の項目を第ヘ－１表に、

検査の方法を第ヘ－２表に示す。なお、本申請対象の核燃料物質の貯蔵施設では第２号検査

はない。 

第３号検査については、申請対象の建物・構築物及び設備・機器の全てを対象とする。第

３号検査に係る検査の項目及び検査の方法について、第ハ－４表に示す。 

 

  





 

463 

第ヘ－２表 検査の方法 

検査の項目 検査の方法(注 1)(注 2) 判定基準 

設備配

置検査 

外観 ①外観を目視又は関係書類等により確認す

る。（既設）（改造） 

①-1 外観が各設備の仕様表の添付図のとお

りであること。 

①-2 使用上、有害な傷及び変形等の欠陥のな

いこと。 

  ②変更・追加・撤去した部位の外観を目視又

は関係書類等により確認する。（改造） 

②-1 外観が各設備の仕様表の添付図のとお

りであること。 

②-2 変更・追加する強度部材に使用上有害な

傷及び変形等の欠陥がないこと。 

（溶接部を有する場合） 

②-3 溶接部に変形及び欠陥がないこと。 

  ③転倒防止構造を目視により確認する。（既

設）（改造） 

③転倒防止構造が各設備の仕様表の添付図

のとおりであること。 

 配置 ①配置を目視により確認する。（改造） ①配置が各設備の仕様表の添付図のとおり

であること。 

 員数 ①設備の員数を目視又は関係書類等により

確認する。（改造） 

①設備の員数が各設備の仕様表の員数の項

のとおりであること。 

  ②変更・追加する主要な部材の員数を目視に

より確認する。（改造） 

②員数が各設備の仕様表の添付図のとおり

であること。 

 据付 ①追加するアンカーボルト、据付ボルト、取

付ボルト(注 3)の径及び本数を目視、測定又

は関係書類等により確認する。（改造） 

①追加するアンカーボルト、据付ボルト、取

付ボルト(注 3)の径及び本数が各設備の仕様

表の添付図のとおりであること。 

  ②変更・追加する強度部材の据付方法を目

視、測定又は関係書類等により確認する。

（改造） 

②変更・追加する強度部材の据付方法が各設

備の仕様表の添付図のとおりであること。 

材料検

査 

材料 ①設備・機器の主要な部材の材料を関係書類

等により確認する。（既設） 

①設備・機器の主要な部材の材料が各設備の

仕様表別表の材料一覧及び仕様表の添付

図のとおりであること。 

  ②変更・追加する主要な部材の材料を材料証

明書等により確認する。（改造） 

②変更・追加する主要な部材の材料が各設備

の仕様表別表の材料一覧及び仕様表の添

付図のとおりであること。 

臨界防

止検査 

単一ユ

ニット 

①形状寸法制限を行う設備の配列、設備の当

該箇所の形状・寸法等を測定又は関係書類

等により確認する。（既設）（改造） 

①配列、当該箇所の形状・寸法が各設備の仕

様表の添付図のとおりであること。 

  ②中性子吸収材の使用箇所を目視により、ま

た厚さ及び材質を材料証明書等により確

認する。（既設）（改造） 

②使用箇所、材質が各設備の仕様表の添付図

及び仕様表別表の材料一覧のとおりであ

ること。 

 複数ユ

ニット 

①ユニット間に隔離壁又は離隔があること

を目視、測定又は関係書類等により確認す

る。（既設） 

①隔離壁又は離隔寸法が申請書のとおりで

あること。 

  ② ユニットの寸法及び位置を測定又は関

係書類等にて確認する。（既設）（改造） 

② ユニット間が臨界計算による面間距離

以上であること。 

(注 1) 「（改造）」は本申請において工事を実施し改造した部分を示し、「（既設）」は改造を伴わない部分を示

す。 

(注 2) 「関係書類等」には過去の検査記録、設置時の工事記録・関連図書及び非破壊検査・技術評価等によ

る図書及び写真等を含む。 

(注 3) 設備・機器を他の設備・機器に据え付けているボルトを示す。 
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（注）第５廃棄物貯蔵棟には第１種管理区域を設定しない。 

 

 

図ト－４－１－１１ 第５廃棄物貯蔵棟 管理区域区分 

 

 

  

第５廃棄物貯蔵棟 

第２種管理区域 
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（注）第５廃棄物貯蔵棟内は１つの火災区画 Ｗ５とする。 

 

 

図ト－４－１－１２ 第５廃棄物貯蔵棟 火災区画 

  

火災区画 火災源のある区画

防護対象設備のある区画

火災区画 
Ｗ５
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安規定に基づく放射性廃棄物でない廃棄物（ＮＲ）に係る措置の手順に従って廃棄す

る。 

・工事における管理区域内の作業については、工事手順、装備、放射線管理、連絡体制

等について記載した（工事）作業計画を作成し作業を実施する。 

・工事の安全対策として、溶接作業は、防塵マスクの装着、集塵機等の使用により有害

物質の吸引を防止する。高所作業は、墜落制止用器具の装着、足場の設置等により落

下を防止する。 

・第１種管理区域内で工事を行う場合は、可能な限り給排気設備を稼動させることで負

圧及び換気機能を維持する。 

・核燃料物質による汚染のおそれのある設備・機器の工事に伴って汚染の拡大のおそれ

がある場合は、あらかじめ設備・機器の除染を行う。また、必要に応じてグリーンハ

ウスを設置する。 

・工事の実施に当たり、可能な限り核燃料物質を工事対象の設備から、他の設備に移動

させる。核燃料物質を他の設備に移動することが困難な場合は、工事を複数の工事区

画に分け、工事の影響を受けるおそれのある核燃料物質を、工事の影響を受けるおそ

れのない工事区画に順次移し替え、工事対象部以外に養生シート等をかけて保護する。

工事中も臨界防止、閉じ込めの機能を維持する。 

・工事の実施に当たり、可能な限り放射性固体廃棄物、放射性液体廃棄物を工事対象の

設備から、他の設備に移動させる。放射性固体廃棄物、放射性液体廃棄物を他の設備

に移動することが困難な場合は、工事を複数の工事区画に分け、工事の影響を受ける

おそれのある放射性固体廃棄物、放射性液体廃棄物を、工事の影響を受けるおそれの

ない工事区画に順次移し替え、工事対象部以外に養生シート等をかけて保護する。工

事中も閉じ込めの機能を維持する。 

・工事の実施に当たり資機材や工機の搬入等のための立入制限区域への人の立ち入りに

ついては、保安規定に基づき必要な措置を講じることにより、加工施設への人の不法

な侵入等を防止する。 

・工事の完了から加工施設全体としての性能検査を完了するまでの間は、保安規定に基

づき、巡視・点検、施設定期自主検査並びに保全計画の策定及び保全計画に基づく保

全の実施により、安全機能を維持する。 

・工事に伴う騒音等にも配慮し、必要に応じて防音シート等を設置し、周辺環境への影

響を低減する。 

 

ｂ．放射線管理 

・管理区域にて実施する作業においては、作業者は、入退出時にあらかじめ定める管理

区域出入口を経由するとともに、個人用の線量測定器や必要な安全保護具を着用する。 

・核燃料物質への近接作業は、時間管理及び離隔距離確保を行うとともに必要に応じて

遮蔽材設置により被ばくを低減する。 

 

ｃ．防火管理 

・工事に当たって、火気作業（溶接、溶断、火花を発生する工具等の使用）を行う場合
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ａ．第５廃棄物貯蔵棟新設工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図ト－ａ－２ 個別工事フロー 

 

 

 

①杭工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図ト－ａ－２－１ 個別工事フロー 

  

④建具工事 

③屋根防水工事 

②基礎・壁・屋根、ス

ラブ工事 

工事終了 

①杭工事 

（凡例） 

：製作工程、工事 

：検査 

検査 

検査 

検査 
検査 

検査５ 

土留・掘削工事 

工事①終了 

配置、員数 

検査１－２ 

杭設置工事 

← 
社内  

→ 

社外 

(調達先)  

検査１－３ 

外観 

杭調達 
外観、材料 

員数 

（凡例） 
：製作工程、工事 

：検査 

検査１－１ 
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②基礎・壁・屋根スラブ工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図ト－ａ－２－２ 個別工事フロー 

 

  

基
礎
・
壁
・
屋
根 

繰
返
し 

型枠工事 

配筋工事 

寸法 

材料 
外観 
寸法 

工事②終了 

検査２－４ 

鉄筋加工 

鉄筋調達 

コンクリート打設工事 

脱型工事 

← 
社内  

→ 

社外 

(調達先)  

検査２－６ 

検査２－３ 
外観 

寸法 

検査２－１ 

均しコンクリート工事 

寸法 

外観 

材料 

検査２－２ 

コンクリート調達 

圧縮試験 
供試体作成 

検査２－５ 

密度試験（壁・屋根） 

仕上げ工事 

検査２－７ 

外観 

処理能力 

（凡例） 
：製作工程、工事 

：検査 
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③屋根防水工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図ト－ａ－２－３ 個別工事フロー  

 

 

 

 

 

 

④建具工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図ト－ａ－２－４ 個別工事フロー 

 

 

  

防水工事 防水材調達 

屋根仕上げ工事 

検査３－１ 

外観 

工事③終了 

← 
社内  

→ 

社外 

(調達先)  

外観 

材料 

寸法 

設置工事 

検査４－２ 
外観 

配置 

員数 

← 
社内  

→ 

社外 
(調達先)  

工事④終了 

検査４－１ 工場製作 

（凡例） 
：製作工程、工事 

：検査 

（凡例） 
：製作工程、工事 

：検査 
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６．試験及び検査の方法 

核燃料物質の加工の事業に関する規則に基づき、使用前事業者検査は次に掲げる方法によ

り行う。 

一 構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法：第１号検査 

二 機能及び性能を確認するために十分な方法：第２号検査 

三 その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたものである

ことを確認するために十分な方法：第３号検査 

また、使用前事業者検査を行うに当たっては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その

他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。 

第１号検査及び第２号検査について、変更に係る建物・構築物の検査の項目を第ト－１表

に、検査の方法を第ト－２表に示す。 

また、変更に係る設備・機器の検査の項目を第ト－３表に、検査の方法を第ト－４表に示

す。 

第３号検査については、申請対象の建物・構築物及び設備・機器の全てを対象とする。第

３号検査に係る検査の項目及び検査の方法について、第ハ－４表に示す。 
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第ト－１表 建物・構築物に係る検査の項目 

施設区分 設置場所 建物・構築物名称 変更内容 
第１号検査 

外観 配置 員数 材料 寸法 

放射性廃棄物の

廃棄施設 
第２廃棄物貯蔵棟 第２廃棄物貯蔵棟 撤去 ○ ― ― ― ― 

放射性廃棄物の

廃棄施設 
第５廃棄物貯蔵棟 第５廃棄物貯蔵棟 新設 ○ ○ ○ ○ 〇 
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第ト－２表 建物・構築物に係る検査の方法（２／２） 

検査の項目 検査の方法(1) 判定基準 
ａ．第５廃棄物貯蔵棟 
③屋根防水工事 
（図ト－ａ－１、図ト－ａ－２全体工事フロ

ー、図ト－ａ－２－３個別工事フロー参照） 

検査３－１ 外観 

施工後のアスファルト防水層の外観を目視により確認す

る。 
施工後のアスファルト防水層に使用上有害な傷及び

変形がないこと。 

ａ．第５廃棄物貯蔵棟 
④扉工事 
（図ト－ａ－１、図ト－ａ－２全体工事フロ

ー、図ト－ａ－２－４個別工事フロー参照） 
検査４－１ 

外観 扉の外観を目視により確認する。 扉に使用上有害な傷及び変形がないこと。 

材料 
扉の強度部材の材質、形状を目視、測長又は関係書類等に

より確認する。 
扉の強度部材の材質、形状が別表ト－４－１－１の

とおりであること。 

寸法 
扉の形状及び寸法を目視又は測長器により確認する。 扉の形状及び寸法が図ト－４－１－７のとおりであ

ること。(2) 

検査４－２ 

外観 
設置後の扉の外観を目視又は関係書類等により確認する。 設置後の扉の外観に使用上有害な傷及び変形がない

こと。 

配置 
扉の配置を目視又は関係書類等により確認する。 扉の配置が図ト－４－１－１のとおりであること。

(2) 
員数 扉の員数を目視により確認する。 扉の員数が１であること。 

ａ．第５廃棄物貯蔵棟 
（図ト－ａ－１、図ト－ａ－２全体工事フロ

ー参照） 
検査５ 

外観 第５廃棄物貯蔵棟の外観を目視により確認する。 
第５廃棄物貯蔵棟の外観が図ト－４－１－１及び図

ト－４－１－２のとおりであること。 

配置 
第５廃棄物貯蔵棟と火災源中心との離隔距離を測長器又

は関係書類により確認する。 
離隔距離が、図ハ－２－１－５－２、図ハ－２－１

－５－４に示す危険距離以上であること。 

配置 
第５廃棄物貯蔵棟と爆発源中心との離隔距離を測長器又

は関係書類により確認する。 
離隔距離が、図ハ－２－１－５－３、図ハ－２－１

－５－５に示す危険限界距離以上であること。 
ｄ．第２廃棄物貯蔵棟 
（図ト－ａ－１、図ト－ａ－２全体工事フロ

ー、図ト－ｄ－１工事フロー参照） 
検査６－１ 外観 第２廃棄物貯蔵棟撤去後の跡地を目視により確認する。 第２廃棄物貯蔵棟を撤去していること。 

(1) 「関係書類等」には過去の検査記録、設置時の工事記録・関連図書及び非破壊検査・技術評価等による図書及び写真等を含む。 

(2) 検査の判定基準となる数値の施工誤差は、日本建築学会等の基準による許容差とする。 
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チ．放射線管理施設 

加工事業変更許可に基づき、加工施設について次の変更を行う。 

設計の基本方針は以下のとおりとする。 

(1) 加工施設は、「加工施設の技術基準に関する規則」に適合する設計とする。 

(2) 加工施設は、核燃料物質加工事業変更許可申請書における「加工施設の保安のための

業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」を踏まえた設計とする。 

(3) 加工施設は、通常時において、加工施設の周辺の公衆、放射線業務従事者に対し原子

炉等規制法に基づき定められている線量限度を超えないことはもとより、合理的に達

成できる限り放射線被ばくを低減する設計とする。 

(4) 加工施設は、設計、製作、建設、試験及び検査を通じて信頼性を有するものとする。

また、誤操作及び設備・機器の故障によっても安全側に作動するインターロック機構

等を設けることにより、公衆に対し放射線障害を及ぼすことのないよう設計する。ま

た、深層防護の考え方（発生防止、拡大防止・影響緩和）に基づいて安全機能を設け

る。 

(5) 加工施設は、火災等の内的事象、地震、津波、その他想定される自然事象及び航空機

落下他の外的事象（故意によるものを除く。）によって、安全機能が損なわれること

のない設計とする。 

(6) 加工施設の配置及び構造上の特徴、並びに経年劣化の観点から、保全において留意す

べき事項を抽出し、記録する。保全を実施するため、その記録を維持する。 

(7) 保全において留意すべき事項を踏まえて、保全計画を策定し、保全計画に基づき保全

を実施する。 

(8) 保全の実施結果及び原子力施設における保全に関する最新の知見を踏まえて評価を行

い、保全の継続的改善を図る。 
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１．変更の概要 

変更対象とする施設の名称について、加工事業変更許可との対応及び既設工認との対応を

表チ－１－１に、変更内容を表チ－１－２に示す。 

ここで、表チ－１－１以降において、{ }付き番号は、設備・機器の管理番号を示す。管理

番号は、「添付書類１ 加工事業変更許可申請書との対応に関する説明書」の添１表２に対

応している。 

 

２．準拠する主な法令、規格及び基準 

変更する施設に関する工事において、準拠する主な法令､規格及び基準は以下のとおりであ

る。 

(1) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

(2) 核燃料物質の加工の事業に関する規則 

(3) 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

(4) 加工施設の技術基準に関する規則 

(5) 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 

(6) 日本産業規格（JIS） 

(7) 労働安全衛生法及び関連法令 

(8) 消防法及び関連法令 

(9) 建築基準法及び関連法令 

(10)（一社）日本建築学会規準・指針類 

（一財）日本建築防災協会規準・指針類 

（一財）日本建築センター規準、指針類 

(11)保安規定 

(12)原子力災害対策特別措置法及び関連法令 

 

３．設計条件及び仕様 

変更する施設に関する設計条件及び仕様等を表チ－２－１～表チ－４－１に、関係図面を

図チ－１～図チ－３－１に示す。 

ここで、表チ－２－１～表チ－４－１において、[ ]付き番号は、設計仕様に対する個別

の設計番号を示す。設計番号は、技術基準規則の条項番号及び個別番号で構成する。その他

許可で求める仕様に対する設計番号は、「99」及び個別番号で構成する。設備・機器に機能を

持たせる設計に対しては「F」を、建物・構築物に機能を持たせる設計に対しては「B」をその

個別番号に付す。 

（例）[4.1-F1]：技術基準規則第四条第１項に対する設備・機器の設計仕様 

[5.4.1-B1]：技術基準規則第五条第４項第一号に対する建物の設計仕様 

[99-F1]：その他許可で求める仕様に対する設備・機器の設計仕様 

 

 



 

518 

 

表チ－１－１ 放射線管理施設の変更対象とする施設の加工事業変更許可との対応(1)及び

既設工認との対応 

設置場所 
加工事業変更許可 

における施設名称 

本申請における 

設備・機器名称 

機器名 

既設工認における 

設備・機器名称 

機器名 

屋外 モニタリングポスト {7026} 

モニタリングポスト No.1 

― 

― 

屋外 モニタリングポスト {7027} 

モニタリングポスト No.2 

― 

― 

第２加工棟 

第２出入管理室 

モニタリングポスト {7027-2} 

放射線監視盤（モニタリングポスト） 

― 

― 

(1) 添付書類１に加工事業変更許可における施設名称と設工認における施設名称の対比、当該施設の設工認への

対応状況を示す。 

 

 

表チ－１－２ 放射線管理施設の変更対象とする施設及び変更内容 

設置場所 
設備・機器名称 

機器名 
員数 変更内容 

屋外 モニタリングポスト No.1 

― 

1 台 改造  

屋外 モニタリングポスト No.2 

― 

1 台 改造  

第２加工棟 

第２出入管理室 

放射線監視盤（モニタリングポスト） 

― 

1 台 改造  
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表チ－２－１ モニタリングポスト No.1  仕様 

 加工施設内における溢水による損

傷の防止 

― 

 安全避難通路等 ― 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び基

準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、圧力、

腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機能を発揮

することができる設計。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができるように、これらの作業

性を考慮した設計。 

材料及び構造 ― 

搬送設備 ― 

核燃料物質の貯蔵施設 ― 

警報設備等 

[18.1-F4] 

モニタリングポスト No.1 により、周辺監視区域境界付近における空間

線量率を計測し、原子力災害対策特別措置法施行令第四条に定める放射

線量（5 μSv/h）を検知し、放射線監視盤（モニタリングポスト）により、

警報を発する設計。 

放射線管理施設 

[19.1-F3] 

モニタリングポスト No.1 により、周辺監視区域境界付近における空間

線量率を計測し、原子力災害対策特別措置法施行令第四条に定める放射

線量（5 μSv/h）を検知し、放射線監視盤（モニタリングポスト）により、

警報を発する設計。 

廃棄施設 ― 

核燃料物質等による汚染の防止 ― 

遮蔽 ― 

換気設備 ― 

非常用電源設備 

[24.2-F1] 

モニタリングポスト No.1 は、短時間の停電時に非常用電源設備が稼働

するまでの間の電源を確保するためのバッテリを内蔵する設計。 

 

[24.2-F2] 

モニタリングポスト No.1 は、非常用電源設備 No.1 非常用発電機(1)、

非常用電源設備 No.2 非常用発電機(1)に接続し、外部電源が喪失しても

動作可能な設計。 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 

[99-F6] 

有線式に加え無線式の通信方法を有し、伝送系に多様性を持たせた設

計。 

添付図 図チ－１、図チ－２－１ 

(1) 非常用電源設備 No.1 非常用発電機、非常用電源設備 No.2 非常用発電機は、次回以降の申請で適合性を確

認するが、これらに接続する設備・機器の安全機能の確認は、既存の非常用電源設備 No.1 非常用発電機、

非常用電源設備 No.2 非常用発電機に接続して行う。非常用電源設備 No.1 非常用発電機、非常用電源設備

No.2 非常用発電機の適合性確認までの間は、既存の非常用電源設備 No.1 非常用発電機、非常用電源設備

No.2 非常用発電機に接続し、安全機能を維持する。 
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表チ－３－１ モニタリングポスト No.2  仕様 

火災等による損傷の防止 

[11.3-F1] 

設備本体の主要構造を不燃性材料である鋼製とする設計。 

 

[11.3-F2] 

分電盤に配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する設計。 

加工施設内における溢水による損

傷の防止 

― 

安全避難通路等 ― 

 

技

術

基

準

に

基

づ

く

仕

様 

安全機能を有する施設 

[14.1-F1] 

設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び基

準等に準拠し、通常時及び設計基準事故時に想定される温度、湿度、圧力、

腐食性雰囲気、放射線等の全ての環境条件において、その安全機能を発揮

することができる設計。 

 

[14.2-F1] 

当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機

能を健全に維持するための保守及び修理ができるように、これらの作業

性を考慮した設計。 

材料及び構造 ― 

搬送設備 ― 

核燃料物質の貯蔵施設 ― 

警報設備等 

[18.1-F4] 

モニタリングポスト No.2 により、周辺監視区域境界付近における空間

線量率を計測し、原子力災害対策特別措置法施行令第四条に定める放射

線量（5 μSv/h）を検知し、放射線監視盤（モニタリングポスト）により、

警報を発する設計。 

放射線管理施設 

[19.1-F3] 

モニタリングポスト No.2 により、周辺監視区域境界付近における空間

線量率を計測し、原子力災害対策特別措置法施行令第四条に定める放射

線量（5 μSv/h）を検知し、放射線監視盤（モニタリングポスト）により、

警報を発する設計。 

廃棄施設 ― 

核燃料物質等による汚染の防止 ― 

遮蔽 ― 

換気設備 ― 

非常用電源設備 

[24.2-F1] 

モニタリングポスト No.2 は、短時間の停電時に非常用電源設備が稼働

するまでの間の電源を確保するためのバッテリを内蔵する設計。 

 

[24.2-F2] 

モニタリングポスト No.2 は、非常用電源設備 No.1 非常用発電機(1)、

非常用電源設備 No.2 非常用発電機(1)に接続し、外部電源が喪失しても

動作可能な設計。 

 通信連絡設備 ― 

その他許可で求める仕様 

[99-F6] 

有線式に加え無線式の通信方法を有し、伝送系に多様性を持たせた設

計。 

添付図 図チ－１、図チ－２－１ 

(1) 非常用電源設備 No.1 非常用発電機、非常用電源設備 No.2 非常用発電機は、次回以降の申請で適合性を確

認するが、これらに接続する設備・機器の安全機能の確認は、既存の非常用電源設備 No.1 非常用発電機、

非常用電源設備 No.2 非常用発電機に接続して行う。非常用電源設備 No.1 非常用発電機、非常用電源設備

No.2 非常用発電機の適合性確認までの間は、既存の非常用電源設備 No.1 非常用発電機、非常用電源設備

No.2 非常用発電機に接続し、安全機能を維持する。 
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４.添付図一覧表 

 

番号 設備・機器名称及び機器名 

図チ－１（１） モニタリングポスト配置図 

図チ－１（２） モニタリングポスト系統図 

図チ－２－１（１） モニタリングポスト基礎姿図 

図チ－２－１（２） モニタリングポスト No.1、モニタリングポスト No.2 外観図 

図チ－２－１（３） 無線アンテナ（モニタリングポスト No.1、モニタリングポスト No.2 用）外観図 

図チ－３－１ 放射線監視盤（モニタリングポスト）外観図 





 

 

5
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図チ－１（２） モニタリングポスト系統図 

 

凡例 

  ：信号通信ライン 
  ：電源ライン 

屋外 

モニタリングポスト No.1 

 

無線アンテナ 

バッテリ 

屋外 

モニタリングポスト No.2 

 

無線アンテナ 

バッテリ 

第２加工棟  

放射線監視盤（モニタリングポスト） 

 

無線アンテナ 

バッテリ 

非常用電源設備 

外部電源 
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５．工事の方法 

本申請における施設の工事は、加工施設の技術基準に関する規則に適合するように工事を

実施し、核燃料物質加工事業変更許可申請書における「加工施設の保安のための業務に係る

品質管理に必要な体制の整備に関する事項」を踏まえた品質管理を行う。工事の実施に当た

っては保安規定に基づき（工事）作業計画を策定する。 

工事内容を以下に示す。 

 

ａ．モニタリングポスト No.1、モニタリングポスト No.2、放射線監視盤（モニタリング

ポスト） 

①基礎工事 

②モニタリングポスト設置工事  

③放射線監視盤（モニタリングポスト）設置工事 

④既存の設備・機器の撤去工事 

 

(1) 工事上の注意事項 

ａ．一般事項 

・工事の保安については、保安規定に従うとともに、労働安全衛生法に基づき作業者に

係る労働災害の防止に努める。 

・工事において使用する工具・機器は使用前に点検を行い、検査に使用する計測器につ

いては、校正済みであり、かつ有効期限内のものを使用する。 

・作業場所は、可能な範囲で区画し、標識・表示等により周知を図り関係者以外の立入

りを制限する。また、常に整理整頓に努める。 

・第１種管理区域内で発生した廃棄物の仕掛品について、第１種管理区域内での移動時

は養生し、廃棄物の仕掛品の保管場所にて金属製容器に収納する。 

・第１種管理区域の使用予定のない設備・機器及び工事等によって発生した廃材は、必

要に応じて除染後、ドラム缶等に収納し、放射性固体廃棄物の保管廃棄施設で保管廃

棄する。なお、本加工施設における放射性固体廃棄物の現状の最大保管廃棄能力約

11170 本（200 L ドラム缶換算、加工事業変更許可）は、現在の保管廃棄量約 8200 本

を踏まえ、新規制基準対応工事に伴い発生する放射性固体廃棄物の保管廃棄量を十分

に吸収できることを確認している。 

・第２種管理区域の使用予定のない設備・機器及び工事等によって発生した廃材は、保

安規定に基づく放射性廃棄物でない廃棄物（ＮＲ）に係る措置の手順に従って廃棄す

る。 

・工事における管理区域内の作業については、工事手順、装備、放射線管理、連絡体制

等について記載した（工事）作業計画を作成し作業を実施する。 

・工事の安全対策として、溶接作業は、防塵マスクの装着、集塵機等の使用により有害

物質の吸引を防止する。高所作業は、墜落制止用器具の装着、足場の設置等により落

下を防止する。 

・第１種管理区域内で工事を行う場合は、可能な限り給排気設備を稼動させることで負

圧及び換気機能を維持する。 
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・核燃料物質による汚染のおそれのある設備・機器の工事に伴って汚染の拡大のおそれ

がある場合は、あらかじめ設備・機器の除染を行う。また、必要に応じてグリーンハ

ウスを設置する。 

・工事の実施に当たり、可能な限り核燃料物質を工事対象の設備から、他の設備に移動

させる。核燃料物質の移動が困難な場合は、工事を複数の工事区画に分け、工事の影

響を受けるおそれのある核燃料物質を、工事の影響を受けるおそれのない工事区画に

順次移し替え、工事対象部以外に養生シート等をかけて保護する。工事中も臨界防止、

閉じ込めの機能を維持する。 

・工事の実施に当たり資機材や工機の搬入等のための立入制限区域への人の立ち入りに

ついては、保安規定に基づき必要な措置を講じることにより、加工施設への人の不法

な侵入等を防止する。 

・工事の完了から加工施設全体としての性能検査を完了するまでの間は、巡視、点検、

定期事業者検査並びに保全計画の策定及び保全計画に基づく保全の実施により、安全

機能を維持する。 

・工事に伴う騒音等にも配慮し、必要に応じて防音シート等を設置し、周辺環境への影

響を低減する。 

 

ｂ．放射線管理 

・管理区域にて実施する作業においては、作業者は、入退出時にあらかじめ定める管理

区域出入口を経由するとともに、個人用の線量測定器や必要な安全保護具を着用する。 

・核燃料物質への近接作業は、時間管理及び離隔距離確保を行うとともに必要に応じて

遮蔽材設置により被ばくを低減する。 

 

ｃ．異常発生時の対策 

・現場で異常が発生した場合には、異常時の対応要領に従い、あらかじめ定めた連絡先

に通報・連絡するとともに、作業を一時中断する等の必要な措置を講じる。 

・あらかじめ工事中の安全避難通路を確保する。 

 

(2) 工事手順 

放射線管理施設の設備・機器に係る工事は、以下に示す手順で行う。 

 

ａ．モニタリングポスト No.1、モニタリングポスト No.2、放射線監視盤（モニタリングポ

スト） 

①基礎工事：図チ－ａ－１に示す手順で、基礎を設置する。 

②モニタリングポスト設置工事：図チ－ａ－２に示す手順で、基礎に伝送系に多様性を

有するモニタリングポストを設置する。 

③放射線監視盤（モニタリングポスト）設置工事：図チ－ａ－３に示す手順で、放射線

監視盤（モニタリングポスト）を設置する。 

④既存の設備・機器の撤去工事：図チ－ａ－３に示す手順で、既存の設備・機器を撤去

する。 
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本工事で、管理区域内で行う工事はない。また、本工事では、床の掘削、建物に開口部

を設ける工事及び建物の遮蔽能力に影響する工事は実施しない。 

工事中においても、既存の設備・機器により安全機能を維持する又は保安規定に基づく

措置を講じることにより安全機能を維持する。 
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ａ．モニタリングポスト No.1、モニタリングポスト No.2、放射線監視盤（モニタリングポ

スト） 

①基礎工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図チ－ａ－１ 工事フロー  

型枠工事 

配筋工事 鉄筋加工 

コンクリート調達 

検査 
 
材料 

鉄筋調達 

コンクリート打設工事 

脱型工事 

工事②へ 

均しコンクリート工事 

圧縮試験 

仕上げ工事 

外観 

（凡例） 

：製作工程、工事 

：検査 

検査 
 
外観、 

材料 

検査  
外観 

検査 

検査 
 
外観 

供試体作成 

← 
社内  

→ 

社外 
(調達先)  
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②モニタリングポスト設置工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図チ－ａ－２ 工事フロー 

  

アンカーボルト設置 アンカーボルト調達 

機器製作 

工事① 

検査 
 

材料 

検査 
 

外観、配置、 

員数、据付、 

材料 

工事③へ 

（凡例） 

：製作工程、工事 

：検査 

据付工事 

← 
社内  

→ 

社外 

(調達先)
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③放射線監視盤（モニタリングポスト）設置工事、④既存の設備・機器の撤去工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図チ－ａ－３ 工事フロー  

検査 
 

外観、系統、作動 

アンカーボルト設置 アンカーボルト調達 

機器製作 

検査 
 

材料 

据付工事 

検査 
 

外観、配置、 

員数、据付、 

材料 

付帯工事 

← 

社内  
→ 

社外 

(調達先)
  

工事② 

（凡例） 

：製作工程、工事 

：検査 

検査 加工施設全体としての性能検査 

（別途設工認申請） 

工事 第２加工棟に対する新規制基準対応工事 

主な検査 

・安全機能を有する施設の地盤に関する検査 

・外部からの衝撃による損傷の防止に関する検査 

検査 

完了 

撤去 

（既存の設備・機器） 
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(3) 試験検査 

試験・検査は（2）に示した工事手順に従い、第チ－１表に示す項目について第チ－２表

に示す検査を実施する。 

 

(4) 品質保証計画 

本申請における施設の設計及び工事に係る品質保証活動は、核燃料物質加工事業変更許

可申請書における「加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関

する事項」を踏まえて、保安品質マニュアルとして定める保安品質保証計画書に従って実

施するものとする。 

 

(5) 工事中の加工施設の継続使用の理由 

モニタリングポストは、設備・機器単体の検査で安全機能を確認した後、加工施設全体

の性能に関する検査を受検するまでの間、設備・機器単体の検査で安全機能を確認した状

態を維持し、この間の安全機能の維持に係る運用は保安規定に従って行う。 
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６．試験及び検査の方法 

核燃料物質の加工の事業に関する規則に基づき、使用前事業者検査は次に掲げる方法によ

り行う。 

一 構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法：第１号検査 

二 機能及び性能を確認するために十分な方法：第２号検査 

三 その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたものである

ことを確認するために十分な方法：第３号検査 

また、使用前事業者検査を行うに当たっては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その

他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。 

第１号検査及び第２号検査について、変更に係る設備・機器の検査の項目を第チ－１表に、

検査の方法を第チ－２表に示す。 

第３号検査については、申請対象の建物・構築物及び設備・機器の全てを対象とする。第

３号検査に係る検査の項目及び検査の方法について、第ハ－４表に示す。 
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第チ－１表 設備・機器に係る検査の項目 

施設 

区分 
配置場所 

設備・機器

名称 
機器名 

変更

内容 

第１号検査 第２号検査 

設備配置検査 
材料

検査 

系統

検査 
作動検査 

外観 配置 員数 据付 材料 系統 作動 

放射線

管理施

設 

屋外 

モ ニ タリ

ングポス

ト No.1 

― 改造 

① 

② 

③ 

④ 

⑤-1 

⑤-2 

⑥ 

① ① ① 

① 

② 

③ 

① 
①-1 

② 

屋外 

モ ニ タリ

ングポス

ト No.2 

― 改造 

① 

② 

③ 

④ 

⑤-1 

⑤-2 

⑥ 

① ① ① 

① 

② 

③ 

① 
①-1 

② 

第２加工棟 

第２出入管理室 

放 射 線監

視盤（モニ

タリング

ポスト） 

― 改造 

⑤-1 

⑤-2 

⑥ 

① ① ① ③ ① 
①-2 

② 

丸数字は、第チ－２表 設備・機器に係る検査の方法の検査の方法に対応する。 
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第チ－２表 設備・機器に係る検査の方法 

検査の項目 検査の方法(1) 判定基準 

設備配置検査 外観 ①鉄筋の外観を目視により確認する。 ①鉄筋の外観に使用上有害な傷及び変形が

ないこと。 

②鉄筋の呼び径及び配筋ピッチを目視、

測長又は関係書類等により確認する。 

②鉄筋の呼び径及び配筋ピッチが各設備の

仕様表の添付図のとおりであること。 

③コンクリートの形状、寸法及び配置を

目視、測長又は関係書類により確認す

る。 

③コンクリートの形状、寸法及び配置各設

備の仕様表の添付図のとおりであるこ

と。 

④仕上げ後の基礎の外観を目視により確

認する。 

④仕上げ面に使用上有害な傷及び変形がな

いこと。 

⑤設備・機器の外観を目視又は関係書類

等により確認する。 

 

⑤-1 設備・機器の外観が各設備の仕様表の

添付図のとおりであること。 

⑤-2 設備・機器の外観に使用上有害な傷及

び変形がないこと。 

⑥配線用遮断器を設けていることを目視

又は関係書類等により確認する。 

⑥配線用遮断器を設けていること。 

配置 ①設備・機器の配置を目視又は関係書類

等により確認する。 

①設備・機器の配置が各設備の仕様表の添

付図のとおりであること。 

員数 ①設備・機器の員数を目視又は関係書類

等により確認する。 

①設備・機器の員数が各設備の仕様表の員

数のとおりであること。 

据付 ①アンカーボルトの径及び本数を目視、

測定又は関係書類等により確認する。 

①アンカーボルトの径及び本数が各設備の

仕様表の添付図のとおりであること。 

材料検査 材料 ①鉄筋の材質及び呼び径を目視、測長又

は関係書類等により確認する。 

 

①鉄筋の材質及び呼び径が各設備の仕様表

の別表の基礎の構造のとおりであるこ

と。 

②基礎のコンクリートの圧縮強度を関係

書類により確認する。 

②基礎のコンクリートの圧縮強度が各設備

の仕様表の別表の基礎の構造のとおりで

あること。 

③設備・機器の主要な構造材を関係書類

等により確認する。 

③設備・機器の主要な構造材が各設備の仕

様表の別表の材料一覧のとおりであるこ

と。 

系統検査 系統 ①電源系統を目視又は関係書類等により

確認する。 

①非常用電源系統に接続していること。バ

ッテリを有していること。 

作動検査 作動 ①-1 モニタリングポスト No.1 及びモニ

タリングポスト No.2 に線源を接近さ

せ、作動状況を確認する。 

①-1警報設定値以上(2)の空間線量率を検出

したとき、放射線監視盤（モニタリング

ポスト）の警報装置が作動すること。 

①-2 有線式の伝送を遮断した場合におい

て、モニタリングポスト No.1 及びモニ

タリングポスト No.2 に線源を接近さ

せ、作動状況を確認する。 

①-2警報設定値以上(2)の空間線量率を検出

したとき、放射線監視盤（モニタリング

ポスト）の警報装置が作動すること。 

①-3 放射線監視盤（モニタリングポスト）

に模擬信号を入力し、作動状況を確認

する。 

①-3模擬信号により警報設定値以上(2)の測

定値を与えたとき、放射線監視盤（モニ

タリングポスト）の警報装置が作動する

こと。 

②電源を遮断し、作動状況を確認する。 ②電源遮断後、40 秒以上バッテリにより作

動していること。 

(1) 「関係書類等」には過去の検査記録、設置時の工事記録・関連図書及び非破壊検査・技術評価等による図書

及び写真等を含む。 

(2) 原子力災害対策特別措置法施行令第四条に定める放射線量である 5 μSv/h 以下の範囲で設定する。 
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リ．その他の加工施設 
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リ．その他の加工施設 

加工事業変更許可に基づき、加工施設について次の変更を行う。 

設計の基本方針は以下のとおりとする。 

(1) 加工施設は、「加工施設の技術基準に関する規則」に適合する設計とする。 

(2) 加工施設は、核燃料物質加工事業変更許可申請書における「加工施設の保安のための

業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」を踏まえた設計とする。 

(3) 加工施設は、通常時において、加工施設の周辺の公衆、放射線業務従事者に対し原子

炉等規制法に基づき定められている線量限度を超えないことはもとより、合理的に達

成できる限り放射線被ばくを低減する設計とする。 

(4) 加工施設は、設計、製作、建設、試験及び検査を通じて信頼性を有するものとする。

また、誤操作及び設備・機器の故障によっても安全側に作動するインターロック機構

等を設けることにより、公衆に対し放射線障害を及ぼすことのないよう設計する。ま

た、深層防護の考え方（発生防止、拡大防止・影響緩和）に基づいて安全機能を設け

る。 

(5) 加工施設は、火災等の内的事象、地震、津波、その他想定される自然事象及び航空機

落下他の外的事象（故意によるものを除く。）によって、安全機能が損なわれること

のない設計とする。 

(6) 加工施設の配置及び構造上の特徴、並びに経年劣化の観点から、保全において留意す

べき事項を抽出し、記録する。保全を実施するため、その記録を維持する。 

(7) 保全において留意すべき事項を踏まえて、保全計画を策定し、保全計画に基づき保全

を実施する。 

(8) 保全の実施結果及び原子力施設における保全に関する最新の知見を踏まえて評価を行

い、保全の継続的改善を図る。 
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１．変更の概要 

変更対象とする施設の名称について、加工事業変更許可との対応及び既設工認との対応を

表リ－１－１に、変更内容を表リ－１－２に示す。 

ここで、表リ－１－１以降において、{ }付き番号は、設備・機器の管理番号を示す。管

理番号は、「添付書類１ 加工事業変更許可申請書との対応に関する説明書」の添１表２に

対応している。 

 

２．準拠する主な法令、規格及び基準 

変更する施設に関する工事において、準拠する主な法令､規格及び基準は以下のとおりであ

る。 

(1) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

(2) 核燃料物質の加工の事業に関する規則 

(3) 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

(4) 加工施設の技術基準に関する規則 

(5) 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 

(6) 日本産業規格（JIS） 

(7) 労働安全衛生法及び関連法令 

(8) 消防法及び関連法令 

(9) 建築基準法及び関連法令 

(10)（一社）日本建築学会規準・指針類 

（一財）日本建築防災協会規準・指針類 

（一財）日本建築センター規準、指針類 

(11)保安規定 

 

３．設計条件及び仕様 

変更する施設に関する設計条件及び仕様等を表リ－２－１に、関係図面を図リ－２－１－

１～図リ－２－１－１３に示す。 

ここで、表リ－２－１において、[ ]付き番号は、設計仕様に対する個別の設計番号を示

す。設計番号は、技術基準規則の条項番号及び個別番号で構成する。その他許可で求める仕

様に対する設計番号は、「99」及び個別番号で構成する。設備・機器に機能を持たせる設計

に対しては「F」を、建物・構築物に機能を持たせる設計に対しては「B」をその個別番号に

付す。 

（例）[4.1-F1]：技術基準規則第四条第１項に対する設備・機器の設計仕様 

[5.4.1-B1]：技術基準規則第五条第４項第一号に対する建物の設計仕様 

[99-F1]：その他許可で求める仕様に対する設備・機器の設計仕様 
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表リ－１－１ その他の加工施設の変更対象とする施設の加工事業変更許可との対応(1)及び

既設工認との対応 

設置場所 
加工事業変更許可 

における施設名称 

本申請における 

設備・機器名称 

機器名 

既設工認における 

設備・機器名称 

機器名 

第２加工棟 

 

所内通信連絡設備 {8007} 

通信連絡設備 

 所内通信連絡設備（放送設備（ス

ピーカ））(2) 

― 

（警報集中表示盤の付属設備

として放送設備） 

第２加工棟 

 

所内通信連絡設備 {8007-12} 

通信連絡設備 

 所内通信連絡設備（放送設備（ア

ンプ））(3) 

― 

（警報集中表示盤の付属設備

として放送設備） 

第２加工棟 

 

所内通信連絡設備 {8007-11} 

通信連絡設備 

 所内通信連絡設備（所内携帯電

話機（PHS アンテナ）） 

― 

第２加工棟 

 

所内通信連絡設備 {8007-13} 

通信連絡設備 

 所内通信連絡設備（固定電話機） 

― 

第２加工棟 

 

自動火災報知設備 {8009} 

火災感知設備 

 自動火災報知設備（感知器）(2) 

火災警報設備 

 検知器 

第２加工棟 

 

自動火災報知設備 {8009-11} 

火災感知設備 

 自動火災報知設備（受信機） 

火災警報設備 

 火災受信機盤 

第２加工棟 

 

消火器 {8010} 

消火設備 

 消火器 

消火設備 

 消火器 

屋外 消火栓 {8012-6} 

消火設備 

 屋外消火栓配管 

消火設備 

 消火栓 

第２加工棟 

 

避難通路 {8027} 

緊急設備 

 避難通路 

― 

第２加工棟 

 

非常用照明、誘導灯 {8029} 

緊急設備 

 非常用照明(2) 

非常灯及び誘導灯 

第２加工棟 

 

非常用照明、誘導灯 {8029-4} 

緊急設備 

 誘導灯(2) 

非常灯及び誘導灯 

第２廃棄物貯蔵棟 

 

非常用通報設備 火

災警報設備(4) 

{8009-10} 

火災感知設備 

 自動火災報知設備（感知器） 

― 

第２廃棄物貯蔵棟 消火設備 消火器(4) {8010-8} 

消火設備 

 消火器 

防火設備（No.1） 

第２廃棄物貯蔵棟 

 

非常用設備 非常灯
(4) 

{8038-3} 

緊急設備 

 非常用照明 

― 

第５廃棄物貯蔵棟 所内通信連絡設備 {8007-5} 

通信連絡設備 

 所内通信連絡設備（放送設備（ス

ピーカ）） 

― 
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表リ－１－１ その他の加工施設の変更対象とする施設の加工事業変更許可との対応(1)及び

既設工認との対応 

設置場所 
加工事業変更許可 

における施設名称 

本申請における 

設備・機器名称 

機器名 

既設工認における 

設備・機器名称 

機器名 

第５廃棄物貯蔵棟 所内通信連絡設備 {8007-6} 

通信連絡設備 

 所内通信連絡設備（所内携帯電

話機（PHS アンテナ）） 

― 

第５廃棄物貯蔵棟 

 

自動火災報知設備 {8009-4} 

火災感知設備 

 自動火災報知設備（感知器） 

― 

第５廃棄物貯蔵棟 消火器 {8010-4} 

消火設備 

 消火器 

― 

第５廃棄物貯蔵棟 

 

避難通路 {8034} 

緊急設備 

 避難通路 

― 

第５廃棄物貯蔵棟 

 

非常用照明、誘導灯 {8037} 

緊急設備 

 非常用照明 

― 

第５廃棄物貯蔵棟 

 

 

非常用照明、誘導灯 

 

{8037-2} 

緊急設備 

 誘導灯 

― 

(1) 添付書類１に加工事業変更許可における施設名称と設工認における施設名称の対比、当該施設の設工認への

対応状況を示す。 

(2) 本施設には第２次設工認で仮移設の申請済みのものを含んでおり、本申請で仮移設の状態から復旧し本設す

るための新規制基準対応工事を行う。 

(3) 通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（アンプ））は、マイクを付属している。 

(4) 本設備・機器は撤去するため、加工の事業の変更許可（平成 19 年 6月 1日付け平成 18･10･31 原第 30 号にて

許可）に基づく施設名称を記載する。 
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表リ－１－２ その他の加工施設の変更対象とする施設及び変更内容 

設置場所 
設備・機器名称 

機器名 
員数 変更内容 

第２加工棟 

 

通信連絡設備 

 所内通信連絡設備（放送設備(スピー

カ)） 

1 式 改造 

第２加工棟 

 

通信連絡設備 

 所内通信連絡設備（放送設備(アン

プ)） 

1 式 改造 

第２加工棟 

 

通信連絡設備 

 所内通信連絡設備（所内携帯電話機

（PHS アンテナ）） 

1 式 改造 

第２加工棟 

 

通信連絡設備 

 所内通信連絡設備（固定電話機） 

1 式 変更なし 

第２加工棟 

 

火災感知設備 

 自動火災報知設備（感知器） 

1 式 改造 

第２加工棟 

 

火災感知設備 

 自動火災報知設備（受信機） 

1 式 改造 

第２加工棟 

 

消火設備 

 消火器 

1 式 増設 

屋外 消火設備 

 屋外消火栓配管 

1 式 仮移設 

第２加工棟 

 

緊急設備 

 避難通路 

1 式 新設 

第２加工棟 

 

緊急設備 

 非常用照明 

1 式 改造 

第２加工棟 

 

緊急設備 

 誘導灯 

1 式 改造 

第２廃棄物貯蔵棟 

 

火災感知設備 

 自動火災報知設備（感知器） 

1 式 撤去 

第２廃棄物貯蔵棟 消火設備 

 消火器 

1 式 撤去 

第２廃棄物貯蔵棟 

 

緊急設備 

 非常用照明 

1 式 撤去 

第５廃棄物貯蔵棟 通信連絡設備 

 所内通信連絡設備（放送設備(スピー

カ)） 

1 式 新設 

第５廃棄物貯蔵棟 通信連絡設備 

 所内通信連絡設備（所内携帯電話機

（PHS アンテナ）） 

1 式 新設 

第５廃棄物貯蔵棟 

 

火災感知設備 

 自動火災報知設備（感知器） 

1 式 新設 

第５廃棄物貯蔵棟 消火設備 

 消火器 

1 式 新設 

第５廃棄物貯蔵棟 

 

緊急設備 

 避難通路 

1 式 新設 

第５廃棄物貯蔵棟 

 

緊急設備 

 非常用照明 

1 式 新設 

第５廃棄物貯蔵棟 

 

緊急設備 

 誘導灯 

1 式 新設 
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表リ－２－１ 非常用設備 

設置場所 
設備・機器名称 

機器名 
汎用部品 

技術基準に

基づく仕様 
員数 変更内容 添付図 

第２加工

棟 

 

{8007} 

通信連絡設備 

 所内通信連絡設備

（放送設備（スピー

カ））(1)(2)(3) 

器具本体（ス

ピーカ）、配

線 

通信連絡設

備等 

1 式 

（66 台） 

改造（全

数 取 替

え） 

図リ－２－１－２

－１～図リ－２－

１－２－５ 

図リ－２－１－９ 

第２加工

棟 

 

{8007-12} 

通信連絡設備 

 所内通信連絡設備

（放送設備（アンプ））
(2)(3) 

器具本体（ア

ンプ、バッテ

リ、マイク）、

配線 

通信連絡設

備等 

1 式 

（1 台） 

改造（再

据付け） 

図リ－２－１－２

－１～図リ－２－

１－２－５ 

図リ－２－１－７ 

図リ－２－１－９ 

第２加工

棟 

 

{8007-11} 

通信連絡設備 

 所内通信連絡設備

（所内携帯電話機

（PHS アンテナ））(2)(3) 

器 具 本 体

（PHSアンテ

ナ）、配線、

所内携帯電

話機（PHS） 

通信連絡設

備等 

1 式 

（15 台） 

改造（一

部 取 替

え、残り

再 据 付

け） 

図リ－２－１－２

－１～図リ－２－

１－２－５ 

図リ－２－１－１

０ 

第２加工

棟 

 

{8007-13} 

通信連絡設備 

 所内通信連絡設備

（固定電話機）(3) 

器具本体（固

定電話機）、

配線 

通信連絡設

備等 

1 式 

（23 台） 

変更なし 図リ－２－１－２

－１～図リ－２－

１－２－５ 

図リ－２－１－１

０ 

第２加工

棟 

 

{8009} 

火災感知設備 

 自動火災報知設備

（感知器）(1)(2) 

器具本体、配

線 

火災等によ

る損傷の防

止 

1 式 

熱感知器（スポッ

ト型）：280 台 

煙感知器（スポッ

ト型）：90 台 

改造（一

部 取 替

え・型式

変更、追

加、残り

再 据 付

け） 

図リ－２－１－３ 

図リ－２－１－１

１ 

第２加工

棟 

 

{8009-11} 

火災感知設備 

 自動火災報知設備

（受信機）(2) 

受信機本体、

バッテリ、配

線 

火災等によ

る損傷の防

止 

1 式 

受信機：1 台（P

型受信機） 

改造（再

据付け） 

図リ－２－１－３

－１～図リ－２－

１－３－５ 

図リ－２－１－７ 

図リ－２－１－１

１ 

第２加工

棟 

 

{8010} 

消火設備 

 消火器 

消火器 火災等によ

る損傷の防

止 

1 式 

ABC 粉末消火器 10

型：102 本 

ABC 粉末消火器 50

型： 17 本 

BC 粉末消火器 20

型： 19 本 

金属火災用消火

器 ： 3 本 

二酸化炭素消火

器 ： 1 本 

乾 燥 砂 （ 消 火

用） ： 2 個 

増設（一

部移設、

追加） 

図リ－２－１－４

－１～図リ－２－

１－４－５ 

屋外 {8012-6} 

消火設備 

 屋外消火栓配管(2) 

消火栓配管 火災等によ

る損傷の防

止 

1 式 仮移設（1

箇所） 

図リ－２－１－５

－１～図リ－２－

１－５－２ 

図リ－２－１－１

３ 

第２加工

棟 

 

{8027} 

緊急設備 

 避難通路 

避難通路表

示 

安全避難通

路等 

1 式 新設 図リ－２－１－１

－１～図リ－２－

１－１－５ 
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表リ－２－１ 非常用設備 

設置場所 
設備・機器名称 

機器名 
汎用部品 

技術基準に

基づく仕様 
員数 変更内容 添付図 

第２加工

棟 

 

{8029} 

緊急設備 

 非常用照明(1)(2) 

器具本体、ラ

ンプ、バッテ

リ、配線 

安全避難通

路等 

1 式 

（94 台） 

改造（全

数 取 替

え） 

図リ－２－１－１

－１～図リ－２－

１－１－５ 

図リ－２－１－７ 

第２加工

棟 

 

{8029-4} 

緊急設備 

 誘導灯(1)(2) 

器具本体、ラ

ンプ、バッテ

リ、配線 

安全避難通

路等 

1 式 

（74 台） 

改造（一

部 取 替

え、追加、

残り再据

付け） 

図リ－２－１－１

－１～図リ－２－

１－１－５ 

図リ－２－１－７ 

第２廃棄

物貯蔵棟 

 

{8038-3} 

緊急設備 

 非常用照明 

― （第２廃棄

物貯蔵棟と

ともに撤去

する。） 

1 式 

（2 台） 

撤去 ― 

第２廃棄

物貯蔵棟 

 

{8009-10} 

火災感知設備 

 自動火災報知設備

（感知器） 

― （第２廃棄

物貯蔵棟と

ともに撤去

する。） 

1 式 

熱感知器（スポッ

ト型、防爆型）：1

台 

撤去 ― 

第２廃棄

物貯蔵棟 

{8010-8} 

消火設備 

 消火器 

― （第２廃棄

物貯蔵棟と

ともに撤去

する。） 

1 式 

ABC 粉末消火器 50

型：2 本 

撤去 ― 

第５廃棄

物貯蔵棟 

{8007-5} 

通信連絡設備 

 所内通信連絡設備

（放送設備(スピー

カ)）(2)(3) 

器具本体（ス

ピーカ）、配

線 

通信連絡設

備等 

1 式 

（1 台） 

新設 図リ－２－１－６ 

図リ－２－１－９ 

第５廃棄

物貯蔵棟 

{8007-6} 

通信連絡設備 

 所内通信連絡設備

（所内携帯電話機

（PHS アンテナ））(2)(3) 

器 具 本 体

（PHSアンテ

ナ）、配線、

所内携帯電

話機（PHS） 

通信連絡設

備等 

1 式 

（1 台） 

新設 図リ－２－１－６ 

図リ－２－１－１

０ 

第５廃棄

物貯蔵棟 

 

{8009-4} 

火災感知設備 

 自動火災報知設備

（感知器）(2) 

器具本体、配

線 

火災等によ

る損傷の防

止 

1 式 

熱感知器（スポッ

ト型、防爆型）：3 

台 

新設 図リ－２－１－６ 

図リ－２－１－１

２ 

第５廃棄

物貯蔵棟 

{8010-4} 

消火設備 

 消火器 

消火器 火災等によ

る損傷の防

止 

1 式 

ABC 粉末消火器 50

型：2 本 

ABC 粉末消火器 10

型：1 本 

新設 図リ－２－１－６ 

第５廃棄

物貯蔵棟 

 

{8034} 

緊急設備 

 避難通路 

避難通路表

示 

安全避難通

路等 

1 式 新設 図リ－２－１－６ 

第５廃棄

物貯蔵棟 

 

{8037} 

緊急設備 

 非常用照明(2) 

器具本体、ラ

ンプ、バッテ

リ、配線 

安全避難通

路等 

1 式 

（3 台（防爆型）） 

新設 図リ－２－１－６ 

図リ－２－１－８ 

第５廃棄

物貯蔵棟 

 

{8037-2} 

緊急設備 

 誘導灯(2) 

器具本体、ラ

ンプ、バッテ

リ、配線 

安全避難通

路等 

1 式 

（1 台（防爆型）） 

新設 図リ－２－１－６ 

図リ－２－１－８ 

(1) 本施設には第２次設工認で仮移設の申請済みのものを含んでおり、本申請で仮移設の状態から復旧し本設す

るための新規制基準対応工事を行う。 

(2) 耐震重要度分類第３類とする。 

(3) 多様性を備えた所内通信連絡設備は、所内通信連絡設備（放送設備）、所内通信連絡設備（所内携帯電話機）

及び所内通信連絡設備（固定電話機）の３種類になる。 
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汎用の設備・機器である第２加工棟の緊急設備 非常用照明、緊急設備 誘導灯、緊急設

備 避難通路、通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））、通信連絡設備 所

内通信連絡設備（放送設備（アンプ））、通信連絡設備 所内通信連絡設備（固定電話機）、通

信連絡設備 所内通信連絡設備（所内携帯電話機（PHS アンテナ））、火災感知設備 自動火災

報知設備（感知器）、火災感知設備 自動火災報知設備（受信機）、消火設備 消火器、消火

設備 屋外消火栓配管及び第５廃棄物貯蔵棟の緊急設備 非常用照明、緊急設備 誘導灯、

緊急設備 避難通路、通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））、通信連絡

設備 所内通信連絡設備（所内携帯電話機（PHS アンテナ））、火災感知設備 自動火災報知設

備（感知器）、消火設備 消火器について、使用前事業者検査及び使用前確認で要求事項が満

足されることを確認できたものは、その後の更新や交換に限っては、本設工認申請書の要求

事項を満足することを事業者が確認するものとし、設工認申請や使用前確認の申請は実施し

ないものとする。なお、当該設備・機器等の更新や交換については、保安規定に基づき更新・

交換に関する手順を別途定め、実施する。 
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４.添付図一覧表 

番号 名称 

図リ－２－１－１－１ 第２加工棟 緊急設備 配置図（１階） 

図リ－２－１－１－２ 第２加工棟 緊急設備 配置図（中２階） 

図リ－２－１－１－３ 第２加工棟 緊急設備 配置図（２階） 

図リ－２－１－１－４ 第２加工棟 緊急設備 配置図（３階） 

図リ－２－１－１－５ 第２加工棟 緊急設備 配置図（４階） 

図リ－２－１－２－１ 第２加工棟 通信連絡設備 所内通信連絡設備 配置図（１階） 

図リ－２－１－２－２ 第２加工棟 通信連絡設備 所内通信連絡設備 配置図（中２階） 

図リ－２－１－２－３ 第２加工棟 通信連絡設備 所内通信連絡設備 配置図（２階） 

図リ－２－１－２－４ 第２加工棟 通信連絡設備 所内通信連絡設備 配置図（３階） 

図リ－２－１－２－５ 第２加工棟 通信連絡設備 所内通信連絡設備 配置図（４階） 

図リ－２－１－３－１ 第２加工棟 火災感知設備 配置図（１階） 

図リ－２－１－３－２ 第２加工棟 火災感知設備 配置図（中２階） 

図リ－２－１－３－３ 第２加工棟 火災感知設備 配置図（２階） 

図リ－２－１－３－４ 第２加工棟 火災感知設備 配置図（３階） 

図リ－２－１－３－５ 第２加工棟 火災感知設備 配置図（４階） 

図リ－２－１－４－１ 第２加工棟 消火設備 消火器 配置図（１階） 

図リ－２－１－４－２ 第２加工棟 消火設備 消火器 配置図（中２階） 

図リ－２－１－４－３ 第２加工棟 消火設備 消火器 配置図（２階） 

図リ－２－１－４－４ 第２加工棟 消火設備 消火器 配置図（３階） 

図リ－２－１－４－５ 第２加工棟 消火設備 消火器 配置図（４階） 

図リ－２－１－５－１ 消火設備 屋外消火栓配管 仮移設 配置図 

図リ－２－１－５－２ 消火設備 屋外消火栓配管 仮移設 鳥瞰図 

図リ－２－１－６ 第５廃棄物貯蔵棟 緊急設備等 配置図 

図リ－２－１－７ 配線用遮断器結線図（第２加工棟） 

図リ－２－１－８ 配線用遮断器結線図（第５廃棄物貯蔵棟） 

図リ－２－１－９ 所内通信連絡設備（放送設備）系統図 

図リ－２－１－１０ 
所内通信連絡設備（所内携帯電話機（PHS アンテナ））、所内通信連絡設備（固

定電話機）系統図 

図リ－２－１－１１ 第２加工棟 自動火災報知設備 系統図 

図リ－２－１－１２ 第５廃棄物貯蔵棟 自動火災報知設備 系統図 

図リ－２－１－１３ 消火設備 消火栓 系統図 
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５．工事の方法 

本申請における施設の工事は、加工施設の技術基準に関する規則に適合するように工事を

実施し、核燃料物質加工事業変更許可申請書における「加工施設の保安のための業務に係る

品質管理に必要な体制の整備に関する事項」を踏まえた品質管理を行う。工事の実施に当た

っては保安規定に基づき（工事）作業計画を策定する。 

工事内容を以下に示す。 

 

ａ．第２加工棟の付属設備 

①緊急設備 避難通路の新設 

②緊急設備 非常用照明、緊急設備 誘導灯、火災感知設備 自動火災報知設備（感知

器）、火災感知設備 自動火災報知設備（受信機）、通信連絡設備 所内通信連絡設備

（所内携帯電話機（PHS アンテナ））の改造、消火設備 消火器の増設、通信連絡設備 

所内通信連絡設備（固定電話機）の適合性の確認 

③通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））、通信連絡設備 所内通信

連絡設備（放送設備（アンプ））の改造 

④消火設備 屋外消火栓配管の仮移設 

 

ｂ．第５廃棄物貯蔵棟の付属設備 

①緊急設備 避難通路の新設 

②緊急設備 非常用照明、緊急設備 誘導灯、通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送

設備（スピーカ））、通信連絡設備 所内通信連絡設備（所内携帯電話機（PHS アンテ

ナ））、消火設備 消火器の新設 

③火災感知設備 自動火災報知設備（感知器）の新設 

 

ｃ．第２廃棄物貯蔵棟の付属設備 

①緊急設備 非常用照明、火災感知設備 自動火災報知設備（感知器）、消火設備 消火

器の撤去 

 

(1) 工事上の注意事項 

ａ．一般事項 

・工事の保安については、保安規定に従うとともに、労働安全衛生法に基づき作業者に

係る労働災害の防止に努める。 

・工事において使用する工具・機器は使用前に点検を行い、検査に使用する計測器につ

いては、校正済みであり、かつ有効期限内のものを使用する。 

・作業場所は、可能な範囲で区画し、標識・表示等により周知を図り関係者以外の立入

りを制限する。また、常に整理整頓に努める。 

・第１種管理区域内で発生した廃棄物の仕掛品について、第１種管理区域内での移動時

は養生し、廃棄物の仕掛品の保管場所にて金属製容器に収納する。 

・第１種管理区域の使用予定のない設備・機器及び工事等によって発生した廃材は、必

要に応じて除染後、ドラム缶等に収納し、放射性固体廃棄物の保管廃棄施設で保管廃
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棄する。なお、本加工施設における放射性固体廃棄物の現状の最大保管廃棄能力約

11170 本（200 L ドラム缶換算、加工事業変更許可）は、現在の保管廃棄量約 8200 本

を踏まえ、新規制基準対応工事に伴い発生する放射性固体廃棄物の保管廃棄量を十分

に吸収できることを確認している。 

・第２種管理区域の使用予定のない設備・機器及び工事等によって発生した廃材は、保

安規定に基づく放射性廃棄物でない廃棄物（ＮＲ）に係る措置の手順に従って廃棄す

る。 

・工事における管理区域内の作業については、工事手順、装備、放射線管理、連絡体制

等について記載した（工事）作業計画を作成し作業を実施する。 

・工事の安全対策として、溶接作業は、防塵マスクの装着、集塵機等の使用により有害

物質の吸引を防止する。高所作業は、墜落制止用器具の装着、足場の設置等により落

下を防止する。 

・第１種管理区域内で工事を行う場合は、可能な限り給排気設備を稼動させることで負

圧及び換気機能を維持する。 

・核燃料物質による汚染のおそれのある設備・機器の工事に伴って汚染の拡大のおそれ

がある場合は、あらかじめ設備・機器の除染を行う。また、必要に応じてグリーンハ

ウスを設置する。 

・工事の実施に当たり、可能な限り核燃料物質を工事対象の設備から、他の設備に移動

させる。核燃料物質の移動が困難な場合は、工事を複数の工事区画に分け、工事の影

響を受けるおそれのある核燃料物質を、工事の影響を受けるおそれのない工事区画に

順次移し替え、工事対象部以外に養生シート等をかけて保護する。工事中も臨界防止、

閉じ込めの機能を維持する。 

・工事の実施に当たり資機材や工機の搬入等のための立入制限区域への人の立ち入りに

ついては、保安規定に基づき必要な措置を講じることにより、加工施設への人の不法

な侵入等を防止する。 

・工事の完了から加工施設全体としての性能検査を完了するまでの間は、巡視、点検、

定期事業者検査並びに保全計画の策定及び保全計画に基づく保全の実施により、安全

機能を維持する。 

・工事に伴う騒音等にも配慮し、必要に応じて防音シート等を設置し、周辺環境への影

響を低減する。 

 

ｂ．放射線管理 

・管理区域にて実施する作業においては、作業者は、入退出時にあらかじめ定める管理

区域出入口を経由するとともに、個人用の線量測定器や必要な安全保護具を着用する。 

・核燃料物質への近接作業は、時間管理及び離隔距離確保を行うとともに必要に応じて

遮蔽材設置により被ばくを低減する。 

 

ｃ．防火管理 

・工事に当たって、火気作業（溶接、溶断、火花を発生する工具等の使用）を行う場合

は、火災防護計画に基づき、作業場所周辺の可燃物の隔離又は不燃性材料による養生
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などの処置を講じるとともに作業場所に消火器を常備する等の防火対策を実施する。

また必要に応じて、工事で発生する粉塵、ヒュームを処理するための機材を仮設する。 

・作業エリア外への延焼防止の観点から、作業エリア周辺に可燃物及び危険物がないこ

とを確認する。また、周辺の設備を不燃材シート等により養生する。 

・火気作業を行う場合には、社内の管理要領に従い、計画書・点検記録等の確認を適宜

実施する。 

 

ｄ．異常発生時の対策 

・現場で異常が発生した場合には、異常時の対応要領に従い、あらかじめ定めた連絡先

に通報・連絡するとともに、作業を一時中断する等の必要な措置を講じる。 

・あらかじめ工事中の安全避難通路を確保する。 

 

(2) 工事手順 

その他の加工施設の建物・構築物及び設備・機器に係る工事は、以下に示す手順で行

う。 

ａ．第２加工棟の付属設備 

①緊急設備 避難通路の新設：図リ－ａ－１に示す手順で、緊急設備 避難通路を新設

する。 

②緊急設備 非常用照明、緊急設備 誘導灯、火災感知設備 自動火災報知設備（感知

器）、火災感知設備 自動火災報知設備（受信機）、通信連絡設備 所内通信連絡設備

（所内携帯電話機（PHS アンテナ））の改造、消火設備 消火器の増設、通信連絡設備 

所内通信連絡設備（固定電話機）の適合性の確認：図リ－ａ－２に示す手順で、緊急

設備 非常用照明、緊急設備 誘導灯、火災感知設備 自動火災報知設備（感知器）、

火災感知設備 自動火災報知設備（受信機）、通信連絡設備 所内通信連絡設備（所内

携帯電話機（PHS アンテナ））の改造、消火設備 消火器の増設、通信連絡設備 所内

通信連絡設備（固定電話機）の適合性の確認を行う。 

③通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））、通信連絡設備 所内通信

連絡設備（放送設備（アンプ））の改造：図リ－ａ－３に示す手順で、通信連絡設備 所

内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））、通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設

備（アンプ））の改造を行う。 

④消火設備 屋外消火栓配管の仮移設：図リ－ａ－４に示す手順で、消火設備 屋外消

火栓配管を一部仮移設する。 

 

ｂ．第５廃棄物貯蔵棟の付属設備 

①緊急設備 避難通路の新設：図リ－ｂ－１に示す手順で、第５廃棄物貯蔵棟に緊急設

備 避難通路を設置する。 

②緊急設備 非常用照明、緊急設備 誘導灯、通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送

設備（スピーカ））、通信連絡設備 所内通信連絡設備（所内携帯電話機（PHS アンテ

ナ））、消火設備 消火器の新設：図リ－ｂ－２に示す手順で、緊急設備 非常用照明、

緊急設備 誘導灯、通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））、通信
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連絡設備 所内通信連絡設備（所内携帯電話機（PHS アンテナ））、消火設備 消火器を

設置する。 

③火災感知設備 自動火災報知設備（感知器）の新設：図リ－ｂ－３に示す手順で、火

災感知設備 自動火災報知設備（感知器）を設置する。 

 

ｃ．第２廃棄物貯蔵棟の付属設備 

①緊急設備 非常用照明、火災感知設備 自動火災報知設備（感知器）、消火設備 消火

器の撤去：図リ－ｃ－１に示す手順で、緊急設備 非常用照明、火災感知設備 自動

火災報知設備（感知器）、消火設備 消火器を撤去する。 
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ａ．第２加工棟の付属設備 ①緊急設備 避難通路の新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図リ－ａ－１ 工事フロー 

 

 

  

避難通路の表示 

外観、配置 

完了 

検査 （凡例） 

：製作工程、工事 

：検査 

物品搬入 

← 

社内  
→ 

社外 

(調達先)  
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②緊急設備 非常用照明、緊急設備 誘導灯、火災感知設備 自動火災報知設備（感知

器）、火災感知設備 自動火災報知設備（受信機）、通信連絡設備 所内通信連絡設備

（所内携帯電話機（PHS アンテナ））の改造、消火設備 消火器の増設、通信連絡設備 

所内通信連絡設備（固定電話機）の適合性の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 1）第２種管理区域の使用予定のない設備・機器は、保安規定に基づく放射性廃棄物でない廃棄物（ＮＲ）に

係る措置の手順に従って廃棄する。 

（注 2）通信連絡設備 所内通信連絡設備（所内携帯電話機（PHS アンテナ））の作動の検査は、通信連絡設備 所

内通信連絡設備（電話交換機）に接続し、所内携帯電話機（PHS アンテナ）に付属する所内携帯電話機（PHS）

を使用する。所内携帯電話機（PHS）は、事故時の活動の拠点として機能する緊急対策本部に設置する。 

（注）第２加工棟の火災感知設備 自動火災報知設備（受信機）の改造に当たっては、改造工事中に第２加工棟の

火災感知設備 自動火災報知設備（受信機）の安全機能が停止するが、代替措置として第２加工棟の火災感

知設備 自動火災報知設備（受信機）に接続する火災感知設備 自動火災報知設備（感知器）の警戒区域周

辺に監視人を配置する措置を講じる。 

   緊急設備 非常用照明、緊急設備 誘導灯、火災感知設備 自動火災報知設備（感知器）、火災感知設備 自

動火災報知設備（受信機）は、非常用電源設備 No.1 非常用発電機、非常用電源設備 No.2 非常用発電機

に接続する。非常用電源設備 No.1 非常用発電機、非常用電源設備 No.2 非常用発電機の適合性確認まで

の間は、既存の非常用電源設備 No.1 非常用発電機、非常用電源設備 No.2 非常用発電機に接続し安全機

能を維持する。 

 

 

図リ－ａ－２ 工事フロー 

  

外観、配置 

員数、据付 

系統、作動 

← 
社内  

→ 

社外 
(調達先)  

機器搬入 

機器移設 

検査（注２） 

（凡例） 

：製作工程、工事 

：検査 

既存機器設置 

完了 

（取替えを行わずに引き

続き使用するもの） 
（工事を行うもの） 

機器設置 

（移設を行うもの） 

廃棄（注１） 
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③通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））、通信連絡設備 所内通信

連絡設備（放送設備（アンプ））の改造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 1）第２種管理区域の使用予定のない設備・機器は、保安規定に基づく放射性廃棄物でない廃棄物（ＮＲ）に

係る措置の手順に従って廃棄する。 

（注 2）作動の検査には放送設備（アンプ）に付属するマイクを使用する。 

（注）第２加工棟の通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（アンプ））の改造に当たっては、改造工事中に

第２加工棟の通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（アンプ））の安全機能が停止するが、代替措置

として第２加工棟の通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（アンプ））に接続する通信連絡設備 所

内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））により通信連絡する部屋に立ち入る作業者は、無線機等の可搬式

所内通信連絡設備を携帯する措置を講じる。 

   通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））、通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備

（アンプ））は、非常用電源設備 No.1 非常用発電機、非常用電源設備 No.2 非常用発電機に接続する。非

常用電源設備 No.1 非常用発電機、非常用電源設備 No.2 非常用発電機の適合性確認までの間は、既存の

非常用電源設備 No.1 非常用発電機、非常用電源設備 No.2 非常用発電機に接続し安全機能を維持する。 
   通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））、通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備

（アンプ））は、所内全体の放送性能を次回以降の申請で適合性確認し工事を完了する。所内全体の通信連

絡設備 所内通信連絡設備（放送設備）の系統図を図リ－２－１－９に示す。 

 

図リ－ａ－３ 工事フロー  

外観、配置 

員数、据付 

系統、作動 

← 
社内  

→ 

社外 
(調達先)  

機器搬入 

機器設置 

検査（注２） 

既存機器設置 

完了 

（取替えを行わずに引

き続き使用するもの） 
（工事を行うもの） 

（設工認申請済） 
検査 

所内通信連絡設備（放送設備（アンプ）） 
（第１加工棟） 

検査 

所内全体の放送性能 

（凡例） 

：製作工程、工事 

：検査 

：別途設工認申請 

（別途設工認申請） 

廃棄（注１） 
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④消火設備 屋外消火栓配管の仮移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１：屋外消火栓配管の仮移設は、第２加工棟西側の屋外部の１か所である。また、屋外消火栓配管に係わる配管

の仮移設工事の際、屋内消火栓の代替措置として、消火器、可搬式消防ポンプを備える。 

 

図リ－ａ－４ 工事フロー 

 

 

  

仮移設作業中に必要な安全機能の代替措置（注１） 

検査 

加工施設の性能検査 

（凡例） 

：製作工程、工事 

：検査 

：別途設工認申請 

検査 

屋外消火栓配管の新規制基準対応工事（本設） （別途設工認申請） 

（別途設工認申請） 

外観、配置、員数、据付、作動 

完了 

屋外消火栓配管の仮移設 
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ｂ．第５廃棄物貯蔵棟の付属設備 ①緊急設備 避難通路の新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

図リ－ｂ－１ 工事フロー 

 

 

 

②緊急設備 非常用照明、緊急設備 誘導灯、通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設

備（スピーカ））、通信連絡設備 所内通信連絡設備（所内携帯電話機（PHS アンテナ））、

消火設備 消火器の新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））は第１加工棟の通信連絡設備 所内通信連絡設

備（放送設備（アンプ））に接続して安全機能を確認する。また、緊急設備 非常用照明、緊急設備 誘導

灯、通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））は、非常用電源設備 No.1 非常用発電機、

非常用電源設備 No.2 非常用発電機に接続する。非常用電源設備 No.1 非常用発電機、非常用電源設備

No.2 非常用発電機の適合確認までの間は、既存の非常用電源設備 No.1 非常用発電機、非常用電源設備

No.2 非常用発電機に接続し安全機能を維持する。 

 

図リ－ｂ－２ 工事フロー 

  

避難通路の表示 

外観、配置 

検査 

外観、配置 

員数、据付 

系統、作動 

← 

社内  
→ 

社外 

(調達先)  

機器搬入 機器設置 

検査 

（凡例） 

：製作工程、工事 

：検査 

（凡例） 

：製作工程、工事 

：検査 

物品搬入 

← 

社内  
→ 

社外 

(調達先)  

完了 

完了 
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③火災感知設備 自動火災報知設備（感知器）の新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）第５廃棄物貯蔵棟の火災感知設備 自動火災報知設備（感知器）は、第３廃棄物貯蔵棟の火災感知設備 自

動火災報知設備（受信機）に接続する。火災感知設備 自動火災報知設備の系統図を図リ－２－１－１２に

示す。第３廃棄物貯蔵棟の火災感知設備 自動火災報知設備（受信機）は次回以降の設工認申請の適合性の

確認を行う。この確認により工事を完了する。それまでの間は、既存の第３廃棄物貯蔵棟の火災感知設備 

自動火災報知設備（受信機）に接続して安全機能を維持する。また、火災感知設備 自動火災報知設備（感

知器）は、非常用電源設備 No.1 非常用発電機、非常用電源設備 No.2 非常用発電機に接続する。非常用

電源設備 No.1 非常用発電機、非常用電源設備 No.2 非常用発電機の適合確認までの間は、既存の非常用

電源設備 No.1 非常用発電機、非常用電源設備 No.2 非常用発電機に接続し安全機能を維持する。 

 

 

図リ－ｂ－３ 工事フロー 

 

  

外観、配置 

員数、据付 

系統、作動 

← 

社内  
→ 

社外 

(調達先)  

機器搬入 機器設置 

検査 

完了 

（別途設工認申請） 

検査 
自動火災報知設備（受信機） 
（第３廃棄物貯蔵棟） 

（凡例） 

：製作工程、工事 

：検査 

：別途設工認申請 
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ｃ．第２廃棄物貯蔵棟の付属設備 ①緊急設備 非常用照明、火災感知設備 自動火災報

知設備（感知器）、消火設備 消火器の撤去 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）第２種管理区域の使用予定のない設備・機器は、保安規定に基づく放射性廃棄物でない廃棄物（Ｎ

Ｒ）に係る措置の手順に従って廃棄する。 

図リ－ｃ－１ 工事フロー 

 

 

  

緊急設備 非常用照明、火災感知設備 自動火災報

知設備（感知器）、消火設備 消火器 

緊急設備 非常用照明、火災感知設備 自動火災報

知設備（感知器）、消火設備 消火器の撤去（注） 

検査 

完了 
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(3) 試験検査 

試験・検査は（2）に示した工事手順に従い、変更に係る設備・機器は第リ－１表に示す

項目について第リ－２表に示す検査を実施する。 

 

(4) 品質保証計画 

本申請における施設の設計及び工事に係る品質保証活動は、核燃料物質加工事業変更許

可申請書における「加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関

する事項」を踏まえて、保安品質マニュアルとして定める保安品質保証計画書に従って実

施するものとする。 
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６．試験及び検査の方法 

核燃料物質の加工の事業に関する規則に基づき、使用前事業者検査は次に掲げる方法によ

り行う。 

一 構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法：第１号検査 

二 機能及び性能を確認するために十分な方法：第２号検査 

三 その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたものである

ことを確認するために十分な方法：第３号検査 

また、使用前事業者検査を行うに当たっては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その

他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。 

第１号検査及び第２号検査について、変更に係る設備・機器の検査の項目を第リ－１表に、

検査の方法を第リ－２表に示す。 

第３号検査については、申請対象の建物・構築物及び設備・機器の全てを対象とする。第

３号検査に係る検査の項目及び検査の方法について、第ハ－４表に示す。 

 



 

598 

第リ－１表 設備・機器に係る検査の項目 

区分 設置場所 
設備・機

器名称 
機器名 変更内容 

第１号検査 第２号検査 

外観 配置 員数 据付 系統 作動 

その他の

加工施設 

第 ２ 加 工

棟 

緊急設備 非常用照明 改造 ① ① ① ① ①② ①② 

緊急設備 誘導灯 改造 ① ① ① ① ①② ①② 

緊急設備 避難通路 新設 ① ① ― ― ― ― 

通信連絡

設備 

所内通信連絡設備 

（放送設備(スピ

ーカ)） 

改造 ① ① ① ① ①② ③ 

通信連絡

設備 

所内通信連絡設備 

（放送設備(アン

プ)） 

改造 ① ① ① ① ①② ①③ 

通信連絡

設備 

所内通信連絡設備

（固定電話機） 
変更なし ① ① ① ― ― ② 

通信連絡

設備 

所内通信連絡設備 

（所内携帯電話機

（PHS アンテナ）） 

改造 ① ① ① ① ― ② 

火災感知

設備 

自動火災報知設備 

（感知器） 
改造 ① ① ① ① ①② ②④ 

火災感知

設備 

自動火災報知設備 

（受信機） 
改造 ① ① ① ① ①② ①④ 

消火設備 消火器 増設 ① ① ① ― ― ― 

第 ５ 廃 棄

物貯蔵棟 

緊急設備 非常用照明 新設 ①② ① ① ① ①② ①② 

緊急設備 誘導灯 新設 ①② ① ① ① ①② ①② 

緊急設備 避難通路 新設 ① ① ― ― ― ― 

通信連絡

設備 

所内通信連絡設備 

（放送設備(スピ

ーカ)） 

新設 ① ① ① ① ①② ③(2) 

通信連絡

設備 

所内通信連絡設備 

（所内携帯電話機

（PHS アンテナ）） 

新設 ① ① ① ① ― ② 

火災感知

設備 

自動火災報知設備 

（感知器） 
新設 ①② ① ① ① ①② ②(1) 

消火設備 消火器 新設 ① ① ① ― ― ― 

第 ２ 廃 棄

物貯蔵棟 

緊急設備 非常用照明 撤去 ③ ― ― ― ― ― 

火災感知

設備 

自動火災報知設備

（感知器） 
撤去 ③ ― ― ― ― ― 

消火設備 消火器 撤去 ③ ― ― ― ― ― 

丸数字は、第リ－２表 設備・機器に係る検査の方法の検査の方法に対応する。 

(1) 火災感知設備の作動検査は、第３廃棄物貯蔵棟に設置している火災感知設備 自動火災報知設備（受

信機）で確認する。第３廃棄物貯蔵棟に設置する火災感知設備 自動火災報知設備（受信機）は次回

以降の設工認で適合性を確認する。 

(2) スピーカの作動検査は、第１加工棟に設置している通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備(ア

ンプ)）を使用して確認する。 
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第リ－２表 設備・機器に係る検査の方法 

検査の項目 検査の方法(1) 判定基準 

外観 

①外観を目視又は関係書類等により確認する。 ①使用上有害な傷及び変形がないこと。 

②機器が防爆仕様であることを関係書類等により確

認する 

②防爆型であること 

 

③撤去する設備・機器を目視又は関係書類により確認

する。 

③設備・機器が撤去済みであること。 

 

配置 
①配置を目視又は関係書類等により確認する。 

 

①配置が各設備の配置図のとおりである

こと。 

員数 
①員数を目視又は関係書類等により確認する。 

 

①表リ－２－１の員数のとおりであるこ

と。 

据付 
①据付状況を目視により確認する。 

 
①建物の壁、柱、はり、屋根、床等にボル

トで固定していること。 

系統 

①非常用電源系統に接続されていることを目視又は

関係書類等により確認する。 

①非常用電源系統に接続していること。 

 

②分電盤に配線用遮断器を設けていることを目視又

は関係書類等により確認する。 

②分電盤に配線用遮断器を設けているこ

と。 

作動 

①電源の遮断後、40 秒以上バッテリにより点灯又は動

作することを確認する。 

①電源遮断後、40 秒以上バッテリにより

点灯又は動作していること。 

②作動試験を行い、正常に作動することを確認する。 

 

②正常に作動すること。 

 

③アンプに付属するマイクを使用して作動試験を行

い、正常に作動することを確認する。 

③正常に作動すること。 

 

④作動する警戒区域を②の作動試験により確認する。 

 

④配置図のとおりの警戒区域で作動する

こと。 

(1) 「関係書類等」には過去の検査記録、設置時の工事記録・関連図書及び非破壊検査・技術評価等による図

書及び写真等を含む。 

 

 

 今回の申請において一部仮移設する設備・機器（消火設備 屋外消火栓配管）は次回以降の設

工認申請により実施する新規制基準対応工事により再設置し、その適合性を確認するが、仮移設

中においてもその安全機能を維持するため、以下に示す確認を行う。 

＊消火設備 屋外消火栓配管 

・設備・機器の外観（有害な傷等のないこと、配管に保温材を巻きつける措置を講じていること、

埋設部の仕様が公共建築工事標準仕様書に従ったものであること）を目視又は関係書類等(1) 

により確認する。 

・設備・機器の配置（配置が図リ－２－１－５－１のとおりであること）を目視又は関係書類等

(1)により確認する。 

・設備・機器の員数（屋外消火栓配管一式）を目視又は関係書類等(1)により確認する。 

・作動状況（正常に作動する）を関係書類等(1)又は作動試験を行うことにより確認する。 

・非常用電源設備から供給する電源で作動する（正常に作動する）ことを関係書類等(1)又は作動

試験により確認する。 

 

 (1) 「関係書類等」には過去の検査記録、設置時の工事記録・関連図書及び非破壊検査・技術

評価等による図書及び写真等を含む。 
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加工施設の変更に係る工事工程表を下表に示す。 

表 工事工程表 

凡例 □：工事 △：使用前事業者検査（当該施設） ▽：使用前事業者検査（加工施設の性能検査） 

設置場所 

建物・構築物名称又は 

設備・機器名称 

機器名 

変更内容 
令和２年度上期 

（2020 年度上期） 

令和２年度下期 

（2020 年度下期） 

令和３年度上期 

（2021 年度上期） 

令和３年度下期 

（2021 年度下期） 

＜ハ．成型施設＞ 

第２加工棟 第２加工棟 

 ― 
改造 

         △ ▽  

＜ニ．被覆施設＞ 

第２加工棟 

 第２－１燃料棒加工室 

ペレット編成挿入機 No.1 
 ペレット保管箱置台部 

改造 
         △ ▽  

第２加工棟 
 第２－１燃料棒加工室 

ペレット編成挿入機 No.1 
 ペレット保管箱搬送部 

改造 
         △ ▽  

第２加工棟 
 第２－１燃料棒加工室 

ペレット編成挿入機 No.1 
 波板移載部 

改造 
         △ ▽  

第２加工棟 
 第２－１燃料棒加工室 

ペレット編成挿入機 No.1 
 ペレット編成挿入部 

改造 
         △ ▽  

第２加工棟 
 第２－１燃料棒加工室 

燃料棒解体装置 No.1 
 ― 

改造 
         △ ▽  

第２加工棟 
 第２－１燃料棒加工室 

燃料棒トレイ置台 
 ― 

改造 
         △ ▽  

第２加工棟 
 第２－１燃料棒加工室 

脱ガス設備 No.1 
 真空加熱炉部 

改造 
         △ ▽  

第２加工棟 
 第２－１燃料棒加工室 

脱ガス設備 No.1 
 運搬台車 

改造 
         △ ▽  

第２加工棟 
 第２－１燃料棒加工室 

第二端栓溶接設備 No.1 
 燃料棒搬送 No.1-1 部 

改造 
         △ ▽  

第２加工棟 
 第２－１燃料棒加工室 

第二端栓溶接設備 No.1 
 第二端栓溶接 No.1-1 部 

改造 
         △ ▽  

第２加工棟 
 第２－１燃料棒加工室 

第二端栓溶接設備 No.1 
 第二端栓溶接 No.1-2 部 

改造 
         △ ▽  

第２加工棟 
 第２－１燃料棒加工室 

第二端栓溶接設備 No.1 
 燃料棒搬送 No.1-2 部 

改造 
         △ ▽  

第２加工棟 
 第２－１燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.1 
 燃料棒移載（１）部 

改造 
         △ ▽  

第２加工棟 
 第２－１燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.1 
 被覆管コンベア部 

変更なし 
         △ ▽  
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凡例 □：工事 △：使用前事業者検査（当該施設） ▽：使用前事業者検査（加工施設の性能検査） 

設置場所 

建物・構築物名称又は 

設備・機器名称 

機器名 

変更内容 
令和２年度上期 

（2020 年度上期） 

令和２年度下期 

（2020 年度下期） 

令和３年度上期 

（2021 年度上期） 

令和３年度下期 

（2021 年度下期） 

第２加工棟 
 第２－１燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.1 
 除染コンベア部 

変更なし 
         △ ▽  

第２加工棟 
 第２－１燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.1 
 燃料棒トレイ移載部 

改造 
         △ ▽  

第２加工棟 
 第２－１燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.2 燃料棒移送装
置（Ａ） 
 ― 

変更なし 

         △ ▽  

第２加工棟 
 第２－１燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.3 燃料棒移載装
置（２） 
 ― 

変更なし 

         △ ▽  

第２加工棟 
 第２－１燃料棒加工室 

ペレット検査台 No.2 
 ― 

改造 
         △ ▽  

第２加工棟 
 第２－１燃料棒加工室 
 第２－２燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.8 
 被覆管コンベア No.8-1 部 

変更なし 

         △ ▽  

第２加工棟 
 第２－１燃料棒加工室 
 第２－２燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.8 
 燃料棒移載 No.8-1 部 

変更なし 

         △ ▽  

第２加工棟 
 第２－１燃料棒加工室 
 第２－２燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.8 
 燃料棒移載 No.8-2 部 

変更なし 

         △ ▽  

第２加工棟 
 第２－２燃料棒加工室 

ペレット一時保管台 
 ― 

改造 
         △ ▽  

第２加工棟 
 第２－２燃料棒加工室 

ペレット検査装置 No.5 
 ― 

改造 
         △ ▽  

第２加工棟 
 第２－２燃料棒加工室 

ペレット編成挿入機 No.2-1 
 ペレット保管箱搬送部 

改造 
         △ ▽  

第２加工棟 
 第２－２燃料棒加工室 

ペレット編成挿入機 No.2-1 
 ペレット編成挿入部 

改造 
         △ ▽  

第２加工棟 
 第２－２燃料棒加工室 

燃料棒解体装置 No.2 
 ― 

改造 
         △ ▽  

第２加工棟 
 第２－２燃料棒加工室 

計量設備架台 No.9 
 ― 

変更なし 
         △ ▽  

第２加工棟 
 第２－２燃料棒加工室 

計量設備架台 No.10 
 ― 

変更なし 
         △ ▽  
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凡例 □：工事 △：使用前事業者検査（当該施設） ▽：使用前事業者検査（加工施設の性能検査） 

設置場所 

建物・構築物名称又は 

設備・機器名称 

機器名 

変更内容 
令和２年度上期 

（2020 年度上期） 

令和２年度下期 

（2020 年度下期） 

令和３年度上期 

（2021 年度上期） 

令和３年度下期 

（2021 年度下期） 

第２加工棟 通信連絡設備 
 所内通信連絡設備（所内携帯電話
機（PHS アンテナ）） 

改造 

         △ ▽  

第２加工棟 通信連絡設備 
 所内通信連絡設備（固定電話機） 

変更なし 
         △ ▽  

第２加工棟 火災感知設備 
 自動火災報知設備（感知器） 

改造 
         △ ▽  

第２加工棟 火災感知設備 
 自動火災報知設備（受信機） 

改造 
         △ ▽  

第２加工棟 消火設備 
 消火器 

増設 
         △ ▽  

第２加工棟 消火設備 
 屋外消火栓配管 

仮移設 
         △ ▽  

第２加工棟 緊急設備 
 避難通路 

新設 
         △ ▽  

第２加工棟 緊急設備 
 非常用照明 

改造 
         △ ▽  

第２加工棟 緊急設備 
 誘導灯 

改造 
         △ ▽  

第２廃棄物貯蔵棟 火災感知設備 
 自動火災報知設備（感知器） 

撤去 
       △ ▽  

第２廃棄物貯蔵棟 消火設備 
 消火器 

撤去 
       △ ▽  

第２廃棄物貯蔵棟 緊急設備 
 非常用照明 

撤去 
       △ ▽  

第５廃棄物貯蔵棟 通信連絡設備 
 所内通信連絡設備（放送設備（ス
ピーカ）） 

新設 
       △ ▽  

第５廃棄物貯蔵棟 通信連絡設備 
 所内通信連絡設備（所内携帯電話
機（PHS アンテナ）） 

新設 
       △ ▽  

第５廃棄物貯蔵棟 火災感知設備 
 自動火災報知設備（感知器） 

新設 
       △ ▽  

第５廃棄物貯蔵棟 消火設備 
 消火器 

新設 
       △ ▽  
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凡例 □：工事 △：使用前事業者検査（当該施設） ▽：使用前事業者検査（加工施設の性能検査） 

設置場所 

建物・構築物名称又は 

設備・機器名称 

機器名 

変更内容 
令和２年度上期 

（2020 年度上期） 

令和２年度下期 

（2020 年度下期） 

令和３年度上期 

（2021 年度上期） 

令和３年度下期 

（2021 年度下期） 

第５廃棄物貯蔵棟 緊急設備 
 避難通路 

新設 
       △ ▽  

第５廃棄物貯蔵棟 緊急設備 
 非常用照明 

新設 
       △ ▽  

第５廃棄物貯蔵棟 緊急設備 
 誘導灯 

新設 
       △ ▽  
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設計及び工事に係る品質マネジメントに関する次の事項については、保安品質マニュアル

として定める保安品質保証計画書に従って行う。 

 

 

イ．品質保証の実施に係る組織 

 

 

ロ．保安活動の計画 

 

 

ハ．保安活動の実施 

 

 

ニ．保安活動の評価 

 

 

ホ．保安活動の改善 

 

 

なお、今後、保安品質保証計画書を改訂した場合、改訂後の保安品質保証計画書に従うも

のとする。 

 

 



 

 

608 

 

 

 

 

 

 

保安品質保証計画書 

 

 

 

 

 

 

 

 

初版制定日：２００４年 ５月２８日 

 

  

 

 

 

原子燃料工業株式会社 
 

文書番号 保社－１００１ 



名 称 保安品質保証計画書 
番号 

保社－1001 

Rev.28 

頁 1/1 

 

原子燃料工業株式会社 

609 

 

目  次 
 

1.目的      ･･･････････････････  1 

 

2.保安品質マネジメントシステムの適用範囲･･･････････････････  1 

2.1 適用組織    ･･･････････････････  1 

2.2 適用規則及び参照規格  ･･･････････････････  1 

 

3.定義     ･･･････････････････  1 

 

4.品質マネジメントシステム  ･･･････････････････  4 

4.1 保安品質マネジメントシステムに係る要求事項  ･･････････  4 

4.2 保安品質マネジメントシステムの文書化 ････････････････  5 

 

5. 経営責任者等の責任   ･･･････････････････  8 

5.1 経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ ･･････  8 

5.2 原子力の安全の確保の重視  ･･･････････････････  8 

5.3 保安品質方針   ･･･････････････････  8 

5.4 計画    ･･･････････････････  9 

5.5 責任、権限及びコミュニケーション ･･･････････････････ 10 

5.6 マネジメントレビュー  ･･･････････････････ 11 

 

6.資源の管理    ･･･････････････････ 13 

6.1 資源の確保    ･･･････････････････ 13 

6.2 要員の力量の確保及び教育訓練 ･･･････････････････ 13 

6.3 インフラストラクチャ  ･･･････････････････ 13 

6.4 作業環境    ･･･････････････････ 13 

 

7.個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施 ･･･････････ 15 

7.1 個別業務に必要なプロセスの計画 ･･･････････････････ 15 

7.2 個別業務等要求事項として明確にすべき事項 ･･････････ 15 

7.3 設計・開発管理   ･･･････････････････ 16 

7.4 調達管理    ･･･････････････････ 19 

7.5 個別業務及び物品等の管理  ･･･････････････････ 21 

7.6 監視測定のための設備の管理  ･･･････････････････ 22 

 

8.評価及び改善    ･･･････････････････ 24 

8.1 監視測定、分析、評価及び改善 ･･･････････････････ 24 

8.2 監視及び測定   ･･･････････････････ 24 

8.3 不適合の管理   ･･･････････････････ 26 

8.4 データの分析及び評価  ･･･････････････････ 27 

8.5 改善    ･･･････････････････ 27 

 

 



名 称 保安品質保証計画書 
番号 

保社－1001 

Rev.28 

頁 610／36 

 
 

原子燃料工業株式会社 

610 

1.目的 

本保安品質保証計画書（以下「本計画書」という。）は、核燃料物質の加工事業の許可、「原

子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則（以下「品質

管理基準規則」という。）」及び品質管理基準規則の解釈に基づき、安全文化を育成及び維持

する活動を行う仕組みを含めて、核燃料施設の安全を確保するための活動（以下「保安活動」

という。）に関する保安品質マネジメントシステムの基本的事項を定め、もって熊取事業所及

び東海事業所の原子力安全を達成・維持・向上することを目的とする｡ 

なお、この保安活動には、関係法令並びに熊取事業所及び東海事業所の核燃料物質の加工の

事業に係る保安規定の遵守に関する活動を含む。 

また、本計画書は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 14 条第 1項第

4 号を踏まえ、核燃料物質の加工の事業に関する規則第 7 条の 2 の 2 において求められてい

る保安品質マネジメントシステムに基づく保安活動の計画、実施、評価及び改善を行うとと

もに、保安品質マネジメントシステムの改善を継続して行うことを文書化したものである。 

 

2.保安品質マネジメントシステムの適用範囲 

本計画書は、加工施設（熊取事業所及び東海事業所）の保安活動に適用する。 

2.1 適用組織 

 本計画書の適用組織は､第 5.5.1 項に定める保安活動を行う組織とする｡ 

 

2.2 適用規則及び参照規格 

(1)「品質管理基準規則」及び「品質管理基準規則解釈」（適用規則） 

(2) JEAC4111-2009「原子力発電所における安全のための品質保証規程」（参照規格） 

 

3.定義 

本計画書において使用する用語は、品質管理基準規則及び品質管理基準規則の解釈並びに

JEAC 4111-2009 において使用する用語の例による。 

また、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各項に定めるところによる。 

 

(1)原子力の安全 

適切な運転状態を確保すること､事故の発生を防止すること､あるいは事故の影響を緩和

することにより､従業員等、公衆及び環境を、放射線による過度の危険性から守ることを

いう｡ 

(2)「保安活動」とは、両事業所における加工施設の保安のための業務として行われる一切の

活動をいう。 

(3)「保安品質マネジメントシステム」とは、品質管理基準規則第 2条第 4号に定める品質マ

ネジメントシステムのことをいう。 

(4)グレード分け 

個別業務、加工施設及び調達する物品又は役務の原子力の安全に対する重要度に応じて、

要求事項の適用の程度を明確化することをいう。 
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(5)「保安文書」 

保安マネジメントシステムに必要な文書のうち、①保安規定、②本計画書、③保安品質方

針、④施設管理方針、⑤規則（①又は②に基づき社長が定めた文書）、⑥保安品質目標、⑦

施設管理目標、⑧基準（①又は②に基づく文書のうち、③から⑦を除く。）、⑨標準（要領、

手順書、指示書、図面等の文書（以下、「手順書等」という。）であって、②、⑤、又は⑧

に基づいて定めたもの。）のことをいう。 

(6)「保安品質保証計画書」 

品質管理基準規則第 5条第 1項第 2号に定める品質マニュアルのことをいう。 

(7)「保安品質方針」 

品質管理基準規則第 11 条に定める品質方針のことをいう。 

(8)「保安品質目標」 

品質管理基準規則第 12 条に定める品質目標のことをいう。 

(9)「保安内部監査」 

品質管理基準規則第 46 条に定める内部監査のことをいう。 

(10)「使用前事業者検査等」 

使用前事業者検査及び定期事業者検査のことをいう。 

(11)「施設管理方針」 

核燃料物質の加工の事業に関する規則第 7条の 4第 1項第 1号に定める管理方針のことを

いう。 

(12)「施設管理目標」 

核燃料物質の加工の事業に関する規則第 7条の 4第 1項第 3号に定める管理目標のことを

いう。 

(13)事業所、所長、核燃料取扱主任者、核燃料安全委員会 

「事業所」は、東海事業所又は熊取事業所のことであり、特に区別する必要がない場合に

使用する。また、「所長」、「核燃料取扱主任者」及び「核燃料安全委員会」は、それぞれ東

海事業所若しくは熊取事業所の所長、核燃料取扱主任者及び核燃料安全委員会のことであ

り、特に区別する必要がない場合に使用する。核燃料安全委員会は、核燃料物質等の取扱

いに関する安全を確保するために定期的に審議や報告が行われる委員会のことである。 

(14)各部長 

東海事業所及び熊取事業所の保安管理組織（図 3参照）に属する部長のことをいう。 

(15)要員 

保安管理組織に属する保安活動を実施する者のことをいう。 

(16)従業員等 

所長、品質・安全管理室長、事業所に在籍する役員、事業所で作業を行う従業員、臨時雇

員及び請負会社従業員をいう。 

(17)操作員等 

従業員等のうち、加工施設の操作を行う者及び表１の放射線管理に関する基準で定める放

射線測定を行う者、計測器の校正を行う者、巡視、点検を行う者、定期事業者検査を行う

者、その他各部長が定める者（新設設備等の加工施設において、試運転で操作を行う者等）
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をいう。 

(18)請負会社従業員等 

従業員等のうち、臨時雇員及び請負会社従業員をいう。 

(19)組織の外部の者 

地元住民を含む公衆、原子力安全規制当局、関係自治体、供給者及び関連学協会等を指す。 

(20)保安規定 

「核燃料物質の加工の事業に係る保安規定（熊取事業所）」及び「核燃料物質の加工の事業

に係る保安規定（東海事業所）」のことをいい、特に区別する必要がない場合に使用する。 

(21)安全文化 

安全文化とは、IAEA（国際原子力機関）によれば以下のように定義されている。 

”Safety Culture is that assembly of characteristics and attitudes in organizations 

and individuals which establishes that, as an overriding priority, nuclear plant 

safety issues receive the attention warranted by their significance.”  

（IAEA 安全シリーズ No.75-INSAG-4、1991 から引用。） 

（和訳）「原子力発電所の安全問題には、その重要性にふさわしい注意が最優先で払われな

ければならない。安全文化とは、そうした組織や個人の特性と姿勢の総体である。」 

（和訳は平成 17 年版原子力安全白書から引用。） 

(22)保安以外の社内品質マネジメントシステム（注） 

当社が行う品質保証活動において、本計画書の適用範囲外である各事業に適用する品質マ

ネジメントシステムをいう。 

（注）当社が行う品質保証活動の基本事項は、全社規程「品質保証基本規程（E01）」に従う。 
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4.品質マネジメントシステム 

4.1 保安品質マネジメントシステムに係る要求事項 

(1)社長は、保安品質マネジメントシステムを確立し、実施するとともに、その実効性を維持

するため、その改善を継続的に行う。 

 

(2)社長は、保安活動の重要度に応じて、保安品質マネジメントシステム要求事項の適用の程

度についてグレード分けを行うことを含めて保安品質マネジメントシステムを確立し、運

用する。この場合において、次の a)～c)の各号に掲げる事項を適切に考慮する。 

a)加工施設、組織又は個別業務の重要度並びにこれらの複雑さの程度（標準化の程度、

記録のトレーサビリティの程度、特別な管理や検査の必要性の程度及び運転開始後の

加工施設に対する保全、供用期間中検査及び取替えの難易度を含む。） 

b)加工施設若しくは機器等の品質又は保安活動に関連する原子力の安全に影響を及ぼ

すおそれのあるもの及びこれらに関連する潜在的影響の大きさ 

c)機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は保安活動が不適切に計画さ

れ、若しくは実行されたことにより起こり得る影響 

 

 (3)各部長は、加工施設に適用される関係法令（以下「関係法令」という。）を明確に認識し、

本計画書に規定する文書その他保安品質マネジメントシステムに必要な文書に明記する。 

 

(4)社長は、保安品質マネジメントシステムに必要なプロセスを明確にするとともに、そのプ

ロセスを組織に適用することを決定し、次の a)～i)の各号に掲げる業務を行う、又は所長、

品質・安全管理室長若しくは各部長に行わせる。 

a)プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスの運用により達成される結果を明確

に定めること。 

b)プロセスの順序及び相互の関係（組織内のプロセス間の相互関係を含む。）を明確に

定めること（図 1に示す。）。 

c)プロセスの運用及び管理の実効性の確保に必要な保安管理組織（図 3に示す。）の保

安活動の状況を示す指標（以下「保安活動指標」という。）並びに当該指標に係る判定

基準を明確に定めること。この保安活動指標には、安全実績指標（特定核燃料物質の

防護に関する領域に係るものを除く。）を含む。 

d)プロセスの運用並びに監視及び測定（以下「監視測定」という。）に必要な資源及び

情報が利用できる体制を確保すること（責任及び権限の明確化を含む。）。 

e)プロセスの運用状況を監視測定し、分析すること。ただし、監視測定することが困難

である場合は、この限りでない。 

f)プロセスについて、意図した結果を得、及び実効性を維持するための措置（プロセス

の変更を含む。）を講ずること。 

g)プロセス及び組織を保安品質マネジメントシステムと整合的なものとすること。 

h)原子力の安全とそれ以外の事項において意思決定の際に対立が生じた場合には、原

子力の安全が確保されるようにすること（セキュリティ対策が原子力の安全に与える
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潜在的な影響と、原子力の安全に係る対策がセキュリティ対策に与える潜在的な影響

を、特定し、解決することを含む。）。 

 

(5)社長は、健全な安全文化を育成し、及び維持するために、技術的、人的、組織的な要因の

相互作用を適切に考慮して、効果的な取組を通じて、次の a)～h)の各号に示す状態を目指

す。 

a)原子力の安全及び安全文化の理解が組織全体で共通のものとなっている。 

b)風通しの良い組織文化が形成されている。 

c)要員が、自らが行う原子力の安全に係る業務について理解して遂行し、その業務に責

任を持っている。 

d)全ての活動において、原子力の安全を考慮した意思決定が行われている。 

e)要員が、常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を持ち、原子力の安全に対する自己満

足を戒めている。 

f)原子力の安全に影響を及ぼすおそれのある問題が速やかに報告され、報告された問

題が対処され、その結果が関係する要員に共有されている。 

g)安全文化に関する内部監査及び自己評価の結果を組織全体で共有し、安全文化を改

善するための基礎としている。 

h)原子力の安全には、セキュリティが関係する場合があることを認識して、要員が必要

なコミュニケーションを取っている。 

 

(6)各部長は、機器等又は個別業務に係る要求事項（関係法令を含む。以下「個別業務等要求

事項」という。）への適合に影響を及ぼすプロセスを外部委託することとしたときは、当該

プロセスに対する管理の方法及び程度を、第 7.4.1 項に従って定め、これに基づき当該プ

ロセスの管理を確実にする。 

 

(7)社長は、保安活動の重要度に応じて、資源の適切な配分を行う。 

 

(8)社長は、組織と各職位の職務を定めることによって、本計画書のとおり保安活動の計画、

実施、評価・改善及び維持を各職位の者に実施させ、マネジメントレビューを行うことに

よってそれらが確実に実施されていることを確認して必要な指示を出す。また、マネジメ

ントレビューにおいて保安品質マネジメントシステム変更の必要性を評価し、変更が必要

な場合には、本計画書を改訂する。 

 

4.2 保安品質マネジメントシステムの文書化 

4.2.1 一般 

社長は、第 4.1(1)項の規定により保安品質マネジメントシステムを確立するときは、保安

活動の重要度に応じて保安文書として自ら各規則に定める、又は所長、品質・安全管理室長

若しくは所長を通じて担当部長に各基準として定めさせ、当該文書に規定する事項を実施

する、又は要員に実施させる。なお、本計画書の関連条項とこれら各規則、基準との関係を
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表 1 に示す。 

保安品質マネジメントシステムに必要な文書及び記録を次の(1)～(10)の各項に示す。文書

の階層を図 2に示す。 

(1)保安規定 

(2)本計画書 

(3)保安品質方針 

(4)施設管理方針 

(5)規則（上記第(1)項又は第(2)項に基づき社長が定めた保安文書） 

(6)保安品質目標 

(7)施設管理目標 

(8)基準（上記第(1)項又は第(2)項に基づく保安文書であって第(3)項から第(7)項を除く

もの） 

(9)標準（要領、手順書、指示書、図面等の保安文書（以下「手順書等」という。）であっ

て上記第(2)項、第(5)項又は第(8)項に基づいて定めたもの。） 

(10)記録 

 

4.2.2 保安品質マニュアル 

社長は、次の(1)～(5)の各項に示す事項を含む保安品質マニュアルとして本計画書を作成

し、維持する。 

(1)保安品質マネジメントシステムの運用に係る組織に関する事項 

(2)保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項 

(3)保安品質マネジメントシステムの適用範囲 

(4)保安品質マネジメントシステムのために作成した手順書等の参照情報 

(5)プロセスの相互の関係 

 

4.2.3 文書の管理 

(1)保安文書のうち、社長が定める文書及び品質・安全管理室長が定める文書の管理につい

ては、社長が定める規則及び品質・安全管理室長が定める基準に基づき、品質・安全管

理室長が管理する。それ以外の文書は、品質保証部長が、基準、標準の文書の管理に関

する基準を定め、各部長は、この基準に基づいて保安文書を管理する。また、これらの

基準には、次の a)～d)の各号に示す事項を含める。 

a)組織として承認されていない文書の使用又は適切ではない変更の防止 

b)文書の組織外への流出等の防止  

c)保安文書の発行及び改訂に係る審査の結果、当該審査の結果に基づき講じた措置並

びに当該発行及び改訂を承認した者に関する情報の維持 

d)核燃料取扱主任者及び品質・安全管理室長の審査、核燃料安全委員会の審議を受ける

手順 

 

(2)品質・安全管理室長又は品質保証部長は、要員が判断及び決定をするに当たり、文書改
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訂時等の必要なときに当該文書作成時に使用した根拠等の情報が確認できることを含め、

適切な保安文書を利用できるよう、保安文書に関する次の a)～h)の各号に掲げる事項を

定めた基準を作成する。  

a)保安文書を発行するに当たり、その妥当性（グレード分けの適切性を含む。）を審査

し、発行を承認すること。  

b)保安文書の改訂の必要性について評価するとともに、改訂に当たり、その妥当性を審

査し、改訂を承認すること。   

c)上記 a)号及び b)号の審査並びに b)号の評価には、その対象となる文書に定められた

活動を実施する部門の要員を参画させること。  

d)保安文書の改訂内容及び最新の改訂状況を識別できるようにすること。  

e)改訂のあった保安文書を利用する場合においては、当該文書の適切な制定版又は改

訂版が利用しやすい体制を確保すること。  

f)保安文書を、読みやすく容易に内容を把握することができるようにすること。   

g)組織の外部で作成された保安文書を識別し、その配付を管理すること。 

h)廃止した保安文書が使用されることを防止すること。この場合において、当該文書を

保持するときは、その目的にかかわらず、これを識別し、管理すること。 

 

4.2.4 記録の管理 

(1)各部長及び各グループ長は、個別業務等要求事項への適合及び保安品質マネジメントシ

ステムの実効性を実証する記録を明確にするとともに、当該記録を、読みやすく容易に内

容を把握することができ、かつ、検索することができるように作成し、保安活動の重要度

に応じてこれを管理する。  

 

(2)品質・安全管理室長又は品質保証部長は、上記第(1)項の記録の識別、保存、保護、検索

及び廃棄に関し、所要の管理の方法に関する基準を定める。 
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5.経営責任者等の責任 

5.1 経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ 

(1)経営責任者（以下「社長」という。）は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、

保安品質方針を定めるとともに、所長に保安品質マネジメントシステムを管理する管理

責任者（以下「管理責任者」という。）として責任を持って保安品質マネジメントシステ

ムを確立させ、実施させ、その実効性を維持していることを、次の a)～g)の各号に掲げ

る業務を行うことによって実証する。 

a)保安品質目標が定められているようにすること。  

b)要員が、健全な安全文化を育成し、及び維持する取組に参画できる環境を整えている

こと。  

c)第 5.6 項に規定するマネジメントレビューを実施すること。   

d)資源が利用できる体制を確保すること。  

e)関係法令を遵守することその他原子力の安全を確保することの重要性を要員に周知

すること。  

f)保安活動に関する担当業務を理解し、遂行する責任を有することを要員に認識させ

ること。  

g)全ての階層で行われる決定が、原子力の安全の確保について、その優先順位及び説明

する責任を考慮して確実に行われるようにすること。 

 

(2)社長は、品質・安全管理室長に管理責任者としてその状況を保安内部監査させるととも

に、保安品質マネジメントシステムの維持及び改善に関する事項について、全社の指導

及び調整を行わせる。 

 

(3)所長及び品質・安全管理室長は管理責任者として、上記第(2)項に記載する事項を通じて、

保安品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況及び改善の必要性の有無について、

社長に報告する。 

 

5.2 原子力の安全の確保の重視 

社長は、組織の意思決定に当たり、機器等及び個別業務が個別業務等要求事項に適合し、か

つ、原子力の安全がそれ以外の事由により損なわれないようにする。 

 

5.3 保安品質方針 

社長は、保安品質方針（健全な安全文化を育成し、及び維持することに関するものを含む。

この場合において、技術的、人的及び組織的要因並びにそれらの間の相互作用が原子力の安

全に対して影響を及ぼすものであることを考慮し、組織全体の安全文化のあるべき姿を目指

して設定する。）が次の(1)～(5)の各項に掲げる事項に適合しているようにする。社長は、保

安品質方針を定めるため並びに品質・安全管理室長及び所長を通じて各部長に保安品質目標

を定めさせ、実施させ及びフォローアップするための計画として、規則を定める。 
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(1)原子燃料工業株式会社の経営理念及び行動指針に対して適切なものであること。   

(2)要求事項への適合及び保安品質マネジメントシステムの実効性の維持に社長が責任を

持って関与すること。  

(3)保安品質目標を定め、評価するに当たっての枠組みとなるものであること。 

(4)要員に周知され、理解されていること。 

(5)保安品質マネジメントシステムの継続的な改善に社長が責任を持って関与すること。 

 

5.4 計画 

5.4.1 保安品質目標 

(1)事業所における保安品質目標 

a)所長は管理責任者として、各部長に保安品質目標（個別業務等要求事項への適合のた

めに必要な目標を含む。）を定めさせる。各部長は、社長の保安品質方針に基づき、保

安品質目標を年度ごとに作成し、文書化する。保安品質目標には、次の①～⑤に示す事

項を含む。 

①実施事項  

②必要な資源  

③責任者  

④実施事項の完了時期  

⑤結果の評価方法 

b)所長は、各部長の保安品質目標が、その達成状況を評価し得るものであって、かつ、

保安品質方針と整合的なものであることを確認する。 

 

(2)品質・安全管理室長における保安品質目標 

a)品質・安全管理室長は管理責任者として、社長の保安品質方針に基づき、保安品質目

標（個別要求事項への適合のために必要な目標を含む。）を年度ごとに作成し、文書化

する。保安品質目標には、次の①～⑤に示す事項を含む。 

①実施事項  

②必要な資源  

③責任者  

④実施事項の完了時期  

⑤結果の評価方法 

b)品質・安全管理室長は、保安品質目標が、その達成状況を評価し得るものであって、

かつ、保安品質方針と整合的なものとする。 

 

5.4.2 保安品質マネジメントシステムの計画 

(1)社長は、保安品質マネジメントシステムが第 4.1 項の規定に適合するよう、品質・安全

管理室長に対し、本計画書を作成させ、管理させる。そして、その実施に当たっての計

画が策定されるように、保安文書を自ら各規則に定める、又は所長、品質・安全管理室

長若しくは所長を通じて担当部長に各基準として定めさせる。 
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(2)社長は、保安品質マネジメントシステムの変更（プロセス及び組織の変更（累積的な影

響が生じ得るプロセス及び組織の軽微な変更を含む。）を含む。）が計画され、それが実

施される場合においては、当該保安品質マネジメントシステムが不備のない状態に維持

されているようにする。この場合において、保安活動の重要度に応じて、次の a)～d)の

各号に掲げる事項を適切に考慮する。  

a)保安品質マネジメントシステムの変更の目的及び当該変更により起こり得る結果

（当該変更による原子力の安全への影響の程度の分析及び評価並びに当該分析及び

評価の結果に基づき講じた措置を含む。） 

b)保安品質マネジメントシステムの実効性の維持 

c)資源の利用可能性 

d)責任及び権限の割当て 

 

5.5 責任、権限及びコミュニケーション 

5.5.1 責任及び権限 

社長は、保安活動に関する組織を保安規定（第 16 条）に示すとおりに定める（図 3）。また、

その責任（担当業務に応じて、組織の内外に対し保安活動の内容について説明する責任を含

む。）及び権限を保安規定（第 17 条）に示すとおり表 1の「関連条項」5.5.1 の欄に記載の

規則（保社-2001）で定め、並びに部門相互間の業務の手順を定めさせ、関係する要員が責

任を持って業務を遂行できるように、保安教育又は社内通達で周知する。 

 

5.5.2 保安品質マネジメントシステム管理責任者 

社長は、所長及び品質・安全管理室長に保安マネジメントシステムを管理する責任者（管理

責任者）として、次の(1)～(4)の各項に掲げる業務に係る責任及び権限を与える。 

(1)プロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されているようにするこ

と。  

(2)保安品質マネジメントシステムの運用状況及びその改善の必要性について社長に報告

すること。   

(3)健全な安全文化を育成し、及び維持することにより、原子力の安全の確保についての認

識が向上するようにすること。 

(4)関係法令を遵守すること。 

 

5.5.3 管理者 

(1)社長は、次の a)～e)の各号に掲げる業務を管理監督する地位にある者として、保安規定

（第 16 条及び第 17 条）に示す各部長及び各グループ長（以下「管理者」という。）に、

当該管理者が管理監督する業務に係る責任及び権限を与える。 

a)個別業務のプロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されている

ようにすること。   

b)要員の個別業務等要求事項についての認識が向上するようにすること。  

c)個別業務の実施状況に関する評価を行うこと。 
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d)健全な安全文化を育成し、及び維持すること。  

e)関係法令を遵守すること。  

 

(2)管理者は、上記第(1)項の責任及び権限の範囲において、原子力の安全のためのリーダー

シップを発揮し、次の a)～e)の各号に掲げる事項を確実に実施する。 

a)保安品質目標を設定し、その目標の達成状況を確認するため、業務の実施状況を監視

測定すること。  

b)要員が、原子力の安全に対する意識を向上し、かつ、原子力の安全への取組を積極的

に行えるようにすること。  

c)原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を、関係する要員に確実に伝達する

こと。  

d)常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を要員に定着させるとともに、要員が、積極的

に加工施設の保安に関する問題の報告を行えるようにすること。  

e)要員が、積極的に業務の改善に対する貢献を行えるようにすること。 

 

(3)管理者は、管理監督する業務に関する自己評価（安全文化についての弱点のある分野及

び強化すべき分野に係るものを含む。）を、あらかじめ定められた間隔で行う。 

 

5.5.4 組織の内部の情報の伝達 

(1)社長は、組織の内部の情報が適切に伝達される内部コミュニケーションの仕組みが確立

されているようにするとともに、保安品質マネジメントシステムの実効性に関する保安

委員会及び核燃料安全委員会の情報が確実に伝達されるようにする。 

 

(2)社長及び所長は、上記第(1)項に記載の会議に係る事項について、内部コミュニケーショ

ンに係る規則及び基準を定める。 

 

(3)各会議の出席者は、保安品質マネジメントシステムの有効性について、事業所内、事業

所間、社外の情報及び保安以外の社内品質マネジメントシステムからの情報を提供し、

情報交換を行う。各会議の事務局は、その主なものを議事録として記録する。 

 

(4)所長は、保安活動に関して組織横断的な活動が必要となった場合は、担当部長を指名し

た上で、プロジェクトチームを設置することができる。 

 

5.6 マネジメントレビュー 

5.6.1 一般 

(1)社長は、保安品質マネジメントシステムの実効性を評価するとともに、改善の機会を得

て、保安活動の改善に必要な措置を講ずるため、保安品質マネジメントシステムの評価

（以下「マネジメントレビュー」という。）として、年 1 回以上保安委員会を開催する。 
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(2)保安委員会は、社長を委員長とし、管理責任者である所長及び品質・安全管理室長、並

びに核燃料取扱主任者のほか、委員長が指名する委員をもって構成する。 

 

5.6.2 マネジメントレビューに用いる情報 

所長及び品質・安全管理室長は管理責任者として、保安委員会において、次の(1)～(13)の

各項に掲げる情報を報告する。 

(1)保安内部監査の結果 

(2)組織の外部の者の意見（外部監査（安全文化の外部評価を含む。）の結果（外部監査を受

けた場合に限る。）、地域住民の意見、原子力規制委員会の意見等を含む。）  

(3)プロセスの運用状況 

(4)使用前事業者検査等並びに自主検査等の結果 

(5)保安品質目標及び施設管理目標の達成状況  

(6)健全な安全文化の育成及び維持の状況（保安内部監査による安全文化の育成及び維持の

取組状況に係る評価の結果並びに管理者による安全文化についての弱点のある分野及び

強化すべき分野に係る自己評価の結果を含む。） 

(7)関係法令の遵守状況  

(8)不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況（組織の内外で得られた知見（技術的な

進歩により得られたものを含む。）並びに不適合その他の事象から得られた教訓を含む。） 

(9)従前の保安委員会の結果を受けて講じた措置 

(10)保安品質マネジメントシステムに影響を及ぼすおそれのある変更 

(11)部門又は要員（管理責任者、核燃料取扱主任者を含む）からの改善のための提案 

(12)資源の妥当性 

(13)保安活動の改善のために講じた措置（保安品質方針に影響を与えるおそれのある組織

の内外の課題を明確にし、当該課題に取り組むことを含む。）の実効性 

 

5.6.3 マネジメントレビューの結果を受けて行う措置 

(1)社長は、保安委員会の結果を受けて、次の a)～e)の各号に掲げる事項について決定する。 

a)保安品質マネジメントシステム及びプロセスの実効性の維持に必要な改善 

b)個別業務に関する計画及び個別業務の実施に関連する保安活動の改善  

c)保安品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善のために必要な資源 

d)健全な安全文化の育成及び維持に関する改善（安全文化についての弱点のある分野及

び強化すべき分野が確認された場合における改善策の検討を含む。） 

e)関係法令の遵守に関する改善  

(2)品質・安全管理室長は、保安委員会の結果の記録を作成し、これを管理する。  

(3)所長及び品質・安全管理室長は管理責任者として保安委員会の結果を受けて決定をした

事項について、必要な措置を講じる。 
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6.資源の管理 

6.1 資源の確保 

所長は、原子力の安全を確実なものにするために必要な次の(1)～(4)の各項に掲げる資源

について、表 1に記載の各基準において担当部長に明確に定めさせる、又は自ら定めること

ともに、これを確保し、及び管理する。 

(1)要員 

(2)個別業務に必要な施設、設備及びサービスの体系（インフラストラクチャ） 

(3)作業環境（作業場所の放射線量、温度、照度、狭小の程度等の作業に影響を及ぼす可能

性がある事項を含む。） 

(4)その他必要な資源 

 

6.2 要員の力量の確保及び教育訓練 

(1)所長又は各部長は、要員が個別業務の実施に必要な技能及び経験を有し、意図した結果

を達成するために必要な知識及び技能並びにそれを適用する能力（以下「力量」という。

力量には、組織が必要とする技術的、人的及び組織的側面に関する知識を含む。）を有す

ることを、教育・訓練に関して定める基準（表 1の「関連条項」6.2 の欄参照。）にのっ

とって実証し、各部長は確保した者を要員に充てる。 

 

(2)各部長は、要員の力量を確保するために、保安活動の重要度に応じて、保安教育並びに

第 7.1(1)項第 a)号に定める加工施設の操作の計画、実施、評価及び改善に基づき次の a)

～e)の各号に掲げる業務を行う。  

a)要員にどのような力量が必要かを明確に定めること。  

b)要員の力量を確保するために教育訓練その他の措置（必要な力量を有する要員を新

たに配属し、又は雇用することを含む。）を講ずること。   

c)上記 b)号の措置の実効性を評価すること。  

d)要員が、自らの個別業務について次の①～③に掲げる事項を認識しているようにす

ること。 

 ①保安品質目標の達成に向けた自らの貢献 

 ②保安品質マネジメントシステムの実効性を維持するための自らの貢献 

 ③原子力の安全に対する当該個別業務の重要性  

e)要員の力量及び教育訓練その他の措置に係る記録を作成し、これを管理すること。 

 

6.3 インフラストラクチャ 

各部長は、保安のために必要なインフラストラクチャ（施設及び業務を行うに当たって必要

となる資機材（電気、水、ガス、工具類等）や通信設備等。）を表 1の「関連条項」6.3 の欄

に記載の基準において明確にし、管理を行う。 

 

6.4 作業環境 

環境安全部長は、施設の保安のために必要な作業環境として、放射線管理に関する基準 (表
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1 の「関連条項」6.4 の欄参照。）で管理区域の区域管理等の管理方法を定め、各部長はこれ

に従い管理する。また、保安のために必要なその他の作業環境についても、各部長は労働安

全衛生関係法令に基づき管理する。 

注）“作業環境”は、物理的、環境的及びその他の要因を含む（例えば、空間線量、表面汚染密度、騒

音、気温、湿度、照明又は天候）、作業が行われる状態と関連する。 
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7.個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施 

7.1 個別業務に必要なプロセスの計画 

(1)所長は第 4.2 項に基づき、管理責任者として、次の a)～f)の各号に示す個別業務に必要

な、プロセスにおける保安活動について定めた業務の計画（機器等の故障若しくは通常想

定されない事象の発生又は保安活動が不適切に計画され、若しくは実行されたことにより

起こり得る影響を考慮することを含む。）として表 1 に記載の各基準を担当部長に策定さ

せる、又は自ら策定するとともに、そのプロセスを確立する。以下の c)号に関する各基準

には、設備の加工・修理を実施した者以外による検査及び試験の実施又は立会、合否判定

の基準及びリリースの方法に関する事項を含める。 

a)加工施設の操作  

b)放射線管理 

c)加工施設の施設管理  

d)核燃料物質の管理  

e)放射性廃棄物管理 

f)非常時の措置 

 

(2)所長及び担当部長は、個別業務に必要なプロセスの計画と当該個別業務以外のプロセスに

係る個別業務等要求事項との整合性（業務計画を変更する場合の整合性を含む。）を確保

する。  

 

(3)所長及び担当部長は、個別業務に関する計画（以下「個別業務計画」という。）の策定又

は変更（プロセス及び組織の変更（累積的な影響が生じ得るプロセス及び組織の軽微な変

更を含む。）を含む。）を行うに当たり、次の a)～e)の各号に掲げる事項を明確にする。  

a)個別業務計画の策定又は変更の目的及び当該計画の策定又は変更により起こり得る結

果 

b)機器等又は個別業務に係る保安品質目標及び個別業務等要求事項 

c)機器等又は個別業務に固有のプロセス、保安文書及び資源 

d)使用前事業者検査等、検証、妥当性確認及び監視測定並びにこれらの個別業務等要求

事項への適合性を判定するための基準（以下「合否判定基準」という。）。  

e)個別業務に必要なプロセス及び当該プロセスを実施した結果が個別業務等要求事項に

適合することを実証するために必要な記録  

 

(4)所長及び担当部長は、策定した個別業務計画を、その個別業務の作業方法に適したものと

する。 

 

7.2 個別業務等要求事項として明確にすべき事項 

7.2.1 個別業務等要求事項の明確化 

担当部長は、次の(1)～(3)の各項に掲げる事項を個別業務等要求事項として、第 7.1 項に関

する基準及び関連標準において、明確に定める。  
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(1)組織の外部の者が明示してはいないものの、機器等又は個別業務に必要な要求事項 

(2)関係法令 

(3)上記第(1)項及び第(2)項に掲げるもののほか、保安に係る組織が必要とする要求事項 

 

7.2.2 個別業務等要求事項の審査 

(1)担当部長は、機器等の使用又は個別業務の実施に当たり、あらかじめ、個別業務等要求

事項の審査を要員に実施させる、又は自ら実施する。 

 

(2)担当部長は、上記第(1)項の審査を実施するに当たり、次の a)～c)の各号に掲げる事項

を要員に確認させる、又は自ら確認する。 

a)当該個別業務等要求事項が定められていること。 

b)当該個別業務等要求事項が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項と相違する場

合においては、その相違点が解明されていること。 

c)担当部の要員が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項に適合するための能力を

有していること。 

 

(3)担当部長は、上記第(1)項の審査の結果の記録及び当該審査の結果に基づき講じた措置

に係る記録を要員に作成させ、又は自ら作成し、これを管理する。 

 

(4)担当部長は、個別業務等要求事項が変更された場合においては、関連する文書が改訂さ

れるようにするとともに、関連する要員に対し変更後の個別業務等要求事項が周知され

るようにする。 

 

7.2.3 組織の外部の者との情報の伝達等 

所長は、第 7.1 項に関する基準及び関連標準において、組織の外部の者からの情報の収集及

び組織の外部の者への情報の伝達のために、実効性のある方法を明確に定め、担当部長はこ

れを実施する。この方法には、次の(1)～(4)の各項に示す事項を含む。 

(1)組織の外部の者と効果的に連絡し、適切に情報を通知する方法  

(2)予期せぬ事態における組織の外部の者との時宜を得た効果的な連絡方法  

(3)原子力の安全に関連する必要な情報を組織の外部の者に確実に提供する方法  

(4)原子力の安全に関連する組織の外部の者の懸念や期待を把握し、意思決定において適切

に考慮する方法 

 

7.3 設計・開発管理 

7.3.1 設計・開発計画 

(1)設備管理部長は、設計・開発のプロセスに記載する事項を定めた設計・開発管理に関す

る基準を定める。担当部長はその基準に従って、設計・開発（専ら加工施設において用

いるための設計・開発に限る。設備、施設、ソフトウェア及び手順書等に関する設計・

開発を含む。原子力の安全のために重要な手順書等の設計・開発については、新規制定
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の場合に加え、重要な変更がある場合にも行う。）の計画（以下「設計・開発計画」とい

う。）を策定するとともに、設計・開発を管理する。設計・開発計画の策定には、不適合

及び予期せぬ事象の発生等を未然に防止するための活動を行うことを含む。ただし、担

当部長が設備管理部長に依頼した場合は、設備管理部長がこれを行う。許認可手続と設

計・開発業務との手順上の関連は、設計・開発に関する基準に定める。   

 

(2)担当部長は、上記第(1)項の基準に基づき、設計・開発計画の策定において、次の a)～

d)の各号に掲げる事項を明確にする。  

a)設計・開発の性質、期間及び複雑さの程度  

b)設計・開発の各段階における適切な審査、検証及び妥当性確認の方法並びに管理体制 

c)設計・開発に係る部門及び要員の責任及び権限 

d)設計・開発に必要な組織の内部及び外部の資源  

 

(3)担当部長は、上記第(1)項の基準に基づき、実効性のある情報の伝達並びに責任及び権限

の明確な割当てがなされるようにするために、設計・開発に関与する各者間の連絡を管

理する。   

 

(4)担当部長は、上記第(1)項の基準に基づき策定された設計・開発計画を、設計・開発の進

行に応じて適切に変更する。 

 

7.3.2 設計・開発に用いる情報 

(1)担当部長は、個別業務等要求事項として設計・開発に用いる情報であって、次の a)～d)

の各号に掲げるものを明確に定めるとともに、当該情報に係る記録を作成し、これを管

理する。   

a)機能及び性能に係る要求事項   

b)従前の類似した設計・開発から得られた情報であって、当該設計・開発に用いる情報

として適用可能なもの 

c)関係法令 

d)その他設計・開発に必要な要求事項  

 

(2)担当部長は、設計・開発に用いる情報について、その妥当性を評価し、承認する。また、

要求事項について、漏れがなく、あいまいでなく、相反することがないことを確認する。 

 

7.3.3 設計・開発の結果に係る情報 

(1)担当部長は、設計・開発の結果に係る情報を、設計・開発に用いた情報と対比して検証

することができる形式により管理する。  

 

(2)担当部長は、設計・開発の次の段階のプロセスに進むに当たり、あらかじめ、当該設計・

開発の結果に係る情報を承認する。   
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(3)担当部長は、設計・開発の結果に係る情報を、次の a)～d)の各号に掲げる事項に適合す

るものとする。  

a)設計・開発に係る個別業務等要求事項に適合するものであること。   

b)調達、機器等の使用及び個別業務の実施のために適切な情報を提供するものであるこ

と（設計・開発の結果として、施設及び設備の配置及び構造上の特徴、並びに施設及び

設備の経年劣化の観点から、保全において留意すべき事項を抽出し、その記録を維持す

ることを含む。）。  

c)合否判定基準を含むものであること。  

d)機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な当該機器等の特性が明確であること。 

 

7.3.4 設計・開発レビュー 

(1)担当部長は、設計・開発の適切な段階において、設計・開発計画に従って、次の a)号及

び b)号に掲げる事項を目的とした体系的な審査（以下「設計・開発レビュー」という。）

を実施する。   

a)設計・開発の結果の個別業務等要求事項への適合性について評価すること。  

b)設計・開発に問題がある場合においては、当該問題の内容を明確にし、必要な措置を

提案すること。 

  

(2)担当部長は、設計・開発レビューに、当該設計・開発レビューの対象となっている設計・

開発段階に関連する部門の代表者及び当該設計・開発に係る専門家を参加させる。   

 

(3)担当部長は、設計・開発レビューの結果の記録及び当該設計・開発レビューの結果に基

づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。 

 

7.3.5 設計・開発の検証 

(1)担当部長は、設計・開発の結果が個別業務等要求事項に適合している状態を確保するた

めに、設計・開発計画に従って検証を実施する（設計・開発計画に従ってプロセスの次

の段階に移行する前に、当該設計・開発に係る個別業務等要求事項への適合性の確認を

行うこと含む。）。 

 

(2)担当部長は、上記第(1)項の検証の結果の記録及び当該検証の結果に基づき講じた措置

に係る記録を作成し、これを管理する。  

 

(3)担当部長は、当該設計・開発を行った要員と異なる者に上記第(1)項の検証をさせる。 

 

7.3.6 設計・開発の妥当性確認 

(1)担当部長は、設計・開発の結果の個別業務等要求事項への適合性を確認するために、設

計・開発計画に従って、当該設計・開発の妥当性確認（以下「設計・開発妥当性確認」と

いう。）を実施する（機器等の設置後でなければ妥当性確認を行うことができない場合に
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おいて、当該機器等の使用を開始する前に、設計・開発の妥当性確認を行うことを含む。）。  

 

(2)担当部長は、機器等の使用又は個別業務の実施に当たり、あらかじめ、設計・開発妥当

性確認を完了する。  

 

(3)担当部長は、設計・開発妥当性確認の結果の記録及び当該設計・開発妥当性確認の結果

に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。 

 

7.3.7 設計・開発の変更の管理 

(1)担当部長は、設計・開発の変更を行った場合においては、当該変更の内容を識別するこ

とができるようにするとともに、当該変更に係る記録を作成し、これを管理する。 

 

(2)担当部長は、設計・開発の変更を行うに当たり、あらかじめ、審査、検証及び妥当性確

認を行い、変更を承認する。   

 

(3)担当部長は、上記第(2)項の審査において、設計・開発の変更が加工施設に及ぼす影響の

評価（当該加工施設を構成する材料又は部品に及ぼす影響の評価を含む。）を行う。  

 

(4)担当部長は、上記第(2)項の審査、検証及び妥当性確認の結果の記録及びその結果に基づ

き講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。 

 

7.4 調達管理 

7.4.1 調達プロセス 

(1)業務管理部長は、第 7.4.2 項及び第 7.4.3 項に記載する事項を定めた調達管理に関する

基準を定める。担当部長及び担当グループ長は、その基準に従って調達手続きを行うと

ともに、調達する物品又は役務（以下「調達物品等」という。）が、自ら規定する調達物

品等に係る要求事項（以下「調達物品等要求事項」という。）に適合するようにする。 

  

(2)担当部長及び担当グループ長は、保安活動の重要度に応じて、調達物品等の供給者及び

調達物品等に適用される管理の方法及び程度（力量を有する者を組織の外部から確保す

る際に、外部への業務委託の範囲を保安文書に明確に定めることを含む。）を定める。こ

の場合において、一般産業用工業品については、第(3)項の評価に必要な情報を調達物品

等の供給者等から入手し、当該一般産業用工業品が調達物品等要求事項に適合している

ことを確認できるように、管理の方法及び程度を定める。  

 

(3)担当部長及び担当グループ長は、調達物品等要求事項に従い、調達物品等を供給する能

力を根拠として調達物品等の供給者を評価し、選定する。   

 

(4)担当部長及び担当グループ長は、調達物品等の供給者の評価及び選定に係る判定基準を

19／36 



名 称 保安品質保証計画書 
番号 

保社－1001 

Rev.28 

頁 629／36 

 
 

原子燃料工業株式会社 

629 

定める。  

(5)担当部長及び担当グループ長は、上記第(3)項の評価の結果の記録及び当該評価の結果

に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。  

 

(6)担当部長及び担当グループ長は、調達物品等を調達する場合には、個別業務計画におい

て、適切な調達の実施に必要な事項（当該調達物品等の調達後におけるこれらの維持又

は運用に必要な技術情報（加工施設の保安に係るものに限る。）の取得及び当該情報を他

の原子力事業者等と共有するために必要な措置に関する事項を含む。）を定める。 

 

7.4.2 調達物品等要求事項 

(1)担当部長及び担当グループ長は、調達物品等に関する情報に、次の a)～g)の各号に掲げ

る調達物品等要求事項のうち、該当するものを含める。 

a)調達物品等の供給者の業務のプロセス及び設備に係る要求事項  

b)調達物品等の供給者の要員の力量に係る要求事項 

c)調達物品等の供給者の保安品質マネジメントシステムに係る要求事項 

d)調達物品等の不適合の報告（偽造品又は模造品等の報告を含む。）及び処理に係る要求

事項   

e)調達物品等の供給者が健全な安全文化を育成し、及び維持するために必要な要求事項   

f)一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項  

g)その他調達物品等に必要な要求事項 

 

(2)上記第(1)項の調達要求事項に、次の事項を含める。 

調達製品の調達後における維持又は運用に必要な技術情報（加工施設の保安に係るもの

に限る。）の提供に関する事項を含める。  

 

(3)担当部長及び担当グループ長は、調達物品等要求事項として、調達物品等の供給者の工

場等において使用前事業者検査等その他の個別業務を行う際の原子力規制委員会の職員

による当該工場等への立入りに関することを含める。  

 

(4)担当部長及び担当グループ長は、調達物品等の供給者に対し調達物品等に関する情報を

提供するに当たり、あらかじめ、当該調達物品等要求事項の妥当性を確認する。   

 

(5)担当部長及び担当グループ長は、調達物品等を受領する場合には、調達物品等の供給者

に対し、調達物品等要求事項への適合状況を記録した文書を提出させる。 

 

7.4.3 調達物品等の検証 

(1)担当部長及び担当グループ長は、調達物品等が調達物品等要求事項に適合しているよう

にするために必要な検証の方法を定め、実施する。 

(2)担当部長及び担当グループ長は、調達物品等の供給者の工場等において調達物品等の検
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証を実施することとしたときは、当該検証の実施要領及び調達物品等の供給者からの出

荷の可否の決定の方法について調達物品等要求事項の中で明確に定める。 

 

7.5 個別業務及び物品等の管理 

7.5.1 個別業務の管理 

担当部長は、個別業務計画に基づき、個別業務を次の(1)～(6)の各項に掲げる事項（当該個

別業務の内容等から該当しないと認められるものを除く。）に適合するように実施する。  

(1)加工施設の保安のために必要な情報（保安のために使用する機器等又は実施する個別

業務の特性、並びに、当該機器等の使用又は個別業務の実施により達成すべき結果を含

む。）が利用できる体制にあること。  

(2)手順書等が必要な時に利用できる体制にあること。  

(3)当該個別業務に見合う設備を使用していること。  

(4)監視測定のための設備が利用できる体制にあり、かつ、当該設備を使用していること。  

(5)第 8.2 項の規定に基づき監視測定を実施していること。 

(6)本計画書の規定に基づき、プロセスの次の段階に進むことの承認を行っていること。 

 

7.5.2 個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認 

(1)担当部長は、個別業務の実施に係るプロセスについて、それ以降の監視測定では当該プ

ロセスの結果を検証することができない場合（個別業務が実施された後にのみ不適合そ

の他の事象が明確になる場合を含む。）においては、妥当性確認を行う。 

 

(2)担当部長は、上記第(1)項のプロセスが個別業務計画に定めた結果を得ることができる

ことを、同項の妥当性確認によって実証する。 

 

(3)担当部長は、妥当性確認を行った場合は、その結果の記録を作成し、これを管理する。 

 

(4)担当部長は、上記第(1)項の妥当性確認の対象とされたプロセスについて、次の a)～c)

の各号に掲げる事項（当該プロセスの内容等から該当しないと認められるものを除く。）

を明確にする。  

a)当該プロセスの審査及び承認のための判定基準 

b)妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量を確認する方法 

c)妥当性確認の方法(対象となる個別業務計画の変更時の再確認及び一定期間が経過し

た後に行う定期的な再確認を含む。) 

 

7.5.3 識別管理及びトレーサビリティの確保 

(1)担当部長は、業務を実施する上で必要となる業務・施設の識別を、基準及び関連標準で

定めて実施し、管理する。 

 

(2)担当部長は、個別業務の計画及び実施の全過程において、監視及び測定の要求事項に関
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連して、業務・施設の状態の識別を、基準又は下位文書で定めて実施する。 

 

(3)業務・施設の状態・結果を記録することが定められている場合、担当部長はトレーサビ

リティ（機器等の使用又は個別業務の実施に係る履歴、適用又は所在を追跡できる状態

をいう。）を確保するため、業務・施設について一意の識別を定め、記録するとともに、

当該記録を管理する。 

 

7.5.4 組織の外部の者の物品 

担当部長は、組織の外部の者の物品を所持している場合においては、必要に応じ、記録を作

成し、これを管理する。 

 

7.5.5 調達物品の管理 

担当部長は、担当部長及び担当グループ長が調達した物品が使用されるまでの間、当該物品

を調達物品等要求事項に適合するように管理（識別表示、取扱い、包装、保管及び保護を含

む。）する。 

 

7.6 監視測定のための設備の管理 

(1)担当部長は、機器等又は個別業務の個別業務等要求事項への適合性の実証に必要な監視測

定及び当該監視測定のための設備を明確に定める。  

 

(2)担当部長は、上記第(1)項の監視測定について、実施可能であり、かつ、当該監視測定に

係る要求事項と整合性のとれた方法で実施する。  

 

(3)担当部長は、監視測定の結果の妥当性を確保するために、監視測定のために必要な設備を、

次の a)～e)の各号に掲げる事項に適合するものとする。  

a)第 7.1 項の規定に基づき定めた各基準に基づく間隔で、又は使用の前に、計量の標準

まで追跡することが可能な方法（当該計量の標準が存在しない場合にあっては、校正又

は検証の根拠について記録する方法）により校正又は検証がなされていること。 

b)校正の状態が明確になるよう、識別されていること。 

c)所要の調整がなされていること。   

d)監視測定の結果を無効とする操作から保護されていること。  

e)取扱い、維持及び保管の間、損傷及び劣化から保護されていること。   

 

(4)担当部長は、監視測定のための設備に係る要求事項への不適合が判明した場合においては、

従前の監視測定の結果の妥当性を評価し、これを記録する。 

 

(5)担当部長は、上記第(4)項の場合において、当該監視測定のための設備及び同項の不適合

により影響を受けた機器等又は個別業務について、適切な措置を講じる。 

(6)担当部長は、監視測定のための設備の校正及び検証の結果の記録を作成し、これを管理す
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る。   

 

(7)担当部長は、監視測定においてソフトウェアを使用することとしたときは、その初回の使

用に当たり、あらかじめ、当該ソフトウェアが意図したとおりに当該監視測定に適用され

ていることを確認する。 
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8.評価及び改善 

8.1 監視測定、分析、評価及び改善 

(1)社長、所長、品質・安全管理室長、核燃料取扱主任者及び担当部長は、監視測定、分析、

評価及び改善に係るプロセス（取り組むべき改善に関係する部門の管理者等の要員を含め、

組織が当該改善の必要性、方針、方法等について検討するプロセスを含む。）の計画として

第 4.2.1 項に定める規則、基準及び標準に定め、これを要員に実施させる、又は自ら実施

する。 

 

(2)社長、所長、品質・安全管理室長、核燃料取扱主任者及び担当部長は、要員が上記第(1)

項の監視測定の結果を利用できるように、要員が情報を容易に取得し、改善活動に用いる

ことができる体制（電子メール、社内イントラネットの利用を含む。）を構築する。 

 

8.2 監視及び測定 

8.2.1 組織の外部の者の意見 

(1)社長、所長、品質・安全管理室長、核燃料取扱主任者及び担当部長は、監視測定の一環と

して、原子力の安全の確保に対する組織の外部の者の意見を把握する。 

  

(2)担当部長は、上記第(1)項の意見の把握及び当該意見の反映に係る方法を明確に定める。 

 

8.2.2 保安内部監査 

(1)品質・安全管理室長は、保安品質マネジメントシステムについて、次の a)号及び b)号に

掲げる要件への適合性を確認するために、内部監査に関する基準を定める。品質・安全管

理室長は、この基準に基づき、保安活動の重要度に応じて、年 1回以上、客観的な評価を

行う部門その他の体制として選定基準を満たす被監査対象部門以外の者より選任した監

査員により保安内部監査を実施させる。 

a)保安品質マネジメントシステムに係る要求事項 

b)実効性のある実施及び実効性の維持 

 

(2)上記第(1)項の基準には、保安内部監査の判定基準、監査範囲、頻度、方法及び責任を定

める。 

 

(3)品質・安全管理室長は、保安内部監査の対象となり得る部門、個別業務、プロセスその他

の領域（以下「領域」という。）の状態及び重要性並びに従前の監査の結果を考慮して保安

内部監査の対象を選定し、かつ、保安内部監査の実施に関する計画（以下「保安内部監査

実施計画」という。）を策定し、及び実施することにより、保安内部監査の実効性を維持す

る。  

 

(4)上記第(1)項の基準には、保安内部監査を行う要員（以下「保安内部監査員」という。）の

選定基準を定め、保安内部監査の実施においては、客観性及び公平性を確保する。 
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(5)品質・安全管理室長は、保安内部監査員に自らの個別業務又は管理下にある個別業務に関

する保安内部監査をさせない。 

 

(6)品質・安全管理室長は、保安内部監査実施計画の策定及び実施並びに保安内部監査結果の

報告並びに記録の作成及び管理について、その責任及び権限（必要に応じ、保安内部監査

員又は保安内部監査を実施した部門が保安内部監査結果を社長に直接報告する権限を含

む。）並びに保安内部監査に係る要求事項を基準に定める。 

 

(7)品質・安全管理室長は、保安内部監査の対象として選定した領域に責任を有する担当部長

に保安内部監査結果を通知する。 

 

(8)品質・安全管理室長は、不適合が発見された場合には、上記第(7)項の通知を受けた担当

部長に、不適合を除去するための措置及び是正処置を遅滞なく講じさせるとともに、当該

措置の検証を行わせ、その結果を報告させる。 

 

(9)品質・安全管理室長は、担当部長が実施した改善内容を確認し、その結果を社長、所長及

び核燃料安全委員会に報告する。 

 

8.2.3 プロセスの監視測定 

(1)所長及び各部長は、プロセスの監視測定（対象として、機器等及び保安活動に係る不適合

についての弱点のある分野及び強化すべき分野等に関する情報を含む。）を行う場合にお

いては、当該プロセスの監視測定に見合う方法（監視測定の実施時期、監視測定の結果の

分析及び評価の方法並びに時期を含む。）により、これを行う。 

 

(2)所長及び各部長は、上記第(1)項の監視測定の実施に当たり、保安活動の重要度に応じて、

第 4.1(5)項第 c)号に掲げる保安活動指標を用いる。 

 

(3)所長及び各部長は、上記第(1)項の方法により、プロセスが第 5.4.2 項及び第 7.1 項の計

画として定めた各基準に規定した結果を得ることができることを実証する。  

 

(4)所長及び各部長は、上記第(1)項の監視測定の結果に基づき、保安活動の改善のために、

必要な措置を講じる。  

 

(5)所長及び各部長は、第 5.4.2 項及び第 7.1 項の計画として定めた各基準に規定した結果を

得ることができない場合又は当該結果を得ることができないおそれがある場合において

は、個別業務等要求事項への適合性を確保するために、当該プロセスの問題を特定し、当

該問題に対して適切な措置を講じる。 
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8.2.4 機器等の検査等 

(1)担当グループ長は、機器等に係る要求事項への適合性を検証するために、個別業務計画に

従って、個別業務の実施に係るプロセスの適切な段階において、使用前事業者検査等又は

自主検査等を実施する。  

 

(2)担当グループ長は、使用前事業者検査等又は自主検査等の結果に係る記録（必要に応じ、

検査において使用した試験体や計測機器等に関する記録を含む。）を作成し、これを管理

する。 

 

(3)担当グループ長は、プロセスの次の段階に進むことの承認を行った要員を特定することが

できる記録を作成し、これを管理する。 

 

(4)担当グループ長は、個別業務計画に基づく使用前事業者検査等又は自主検査等を支障なく

完了するまでは、プロセスの次の段階に進むことの承認をしない。ただし、当該承認の権

限を持つ要員が、個別業務計画に定める手順により特に承認をする場合は、この限りでな

い。  

 

(5)担当グループ長は、保安活動の重要度に応じて、使用前事業者検査等の独立性（使用前事

業者検査等を実施する要員をその対象となる機器等を所管する部門に属する要員と部門

を異にする要員とすることその他の方法により、使用前事業者検査等の中立性及び信頼性

が損なわれないことをいう。）を確保する。この独立性の確保に当たり、事業所の加工施設

が重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置が要求されていないことを踏まえ、当該使

用前事業者検査等の対象となる機器等の工事（補修、取替え、改造等）又は点検に関与し

ていない要員に使用前事業者検査等を実施させる。 

 

(6)上記第(5)項の規定は、自主検査等について準用する。この場合において、「部門を異にす

る要員」とあるのは「必要に応じて部門を異にする要員」と読み替えるものとする。 

 

8.3 不適合の管理 

(1)所長は管理責任者として、個別業務等要求事項に適合しない機器等が使用され、又は個別

業務が実施されることがないよう、当該機器等又は個別業務を特定し、これを管理する（不

適合が確認された機器等又は個別業務を識別することを含む。）。 

 

(2)所長は、不適合の処理に係る管理（不適合を関連する管理者に報告することを含む。）並

びにそれに関連する責任及び権限を基準に定める。 

 

(3)担当部長は、上記第(2)項に定められた基準に従い、次の a)～d)の各号に掲げる方法のい

ずれかにより、不適合を処理する。 

a)発見された不適合を除去するための措置を講ずること。   
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b)不適合について、あらかじめ定められた手順により原子力の安全に及ぼす影響につい

て評価し、機器等の使用又は個別業務の実施についての承認を行うこと（以下「特別採

用」という。）。  

c)機器等の使用又は個別業務の実施ができないようにするための措置を講ずること。   

d)機器等の使用又は個別業務の実施後に発見した不適合については、その不適合による

影響又は起こり得る影響に応じて適切な措置を講ずること。  

 

(4)担当部長は、不適合の内容の記録及び当該不適合に対して講じた措置（特別採用を含む。）

に係る記録を作成し、環境安全部長は、この記録を管理する。 

 

(5)担当部長は、上記第(3)項第 a)号の措置を講じた場合においては、個別業務等要求事項へ

の適合性を実証するための検証を行う。 

 

(6)担当部長は、不適合の処置の結果を所長に報告する。 

 

8.4 データの分析及び評価 

(1)環境安全部長は、保安品質マネジメントシステムが実効性のあるものであることを実証す

るため、及び当該保安品質マネジメントシステムの実効性の改善（保安品質マネジメント

システムの実効性に関するデータ分析の結果、課題や問題が確認されたプロセスを抽出し、

当該プロセスの改良、変更等を行い、保安品質マネジメントシステムの実効性を改善する

ことを含む。）の必要性を評価するために、適切なデータ（監視測定の結果から得られたデ

ータ及びそれ以外の関連情報源からのデータを含む。）を明確にし、収集し、及び分析す

る。 

 

(2)環境安全部長は、上記第(1)項のデータの分析及びこれに基づく評価を行い、次の a)～d)

の各号に掲げる事項に係る情報を取得する。 

a)組織の外部の者からの意見の傾向及び特徴その他分析により得られる知見 

b)個別業務等要求事項への適合性 

c)機器等及びプロセスの特性及び傾向（是正処置を行う端緒となるものを含む。） 

d)調達物品等の供給者の供給能力 

 

8.5 改善 

8.5.1 継続的な改善 

社長は経営責任者として、また、所長及び品質・安全管理室長は管理責任者として、保安品

質マネジメントシステムの継続的な改善を行うために、保安品質目標の設定、保安委員会及

び保安内部監査の結果の活用、データの分析並びに是正処置及び未然防止処置の評価を通

じて改善が必要な事項を明確にするとともに、当該改善の実施その他の措置を講じる。 
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8.5.2 是正処置等 

(1)所長は管理責任者として、各部長に個々の不適合その他の事象が原子力の安全に及ぼす影

響に応じて、次の a)～i)の各号に掲げるところにより、速やかに適切な是正処置を講じさ

せる。 

a)是正処置を講ずる必要性について、次の①及び②に掲げる手順により評価を行うこ

と。  

①不適合その他の事象の分析（情報の収集及び整理並びに技術的、人的及び組織的

側面等の考慮を含む。）及び当該不適合の原因の明確化（必要に応じて、日常業務

のマネジメントや安全文化の弱点のある分野及び強化すべき分野との関係を整理

することを含む。） 

②類似の不適合その他の事象の有無又は当該類似の不適合その他の事象が発生する

可能性の明確化 

b)必要な是正処置を明確にし、実施すること。  

c)講じた全ての是正処置の実効性の評価を行うこと。  

d)必要に応じ、計画において決定した保安活動の改善のために講じた措置を変更する

こと。 

e)必要に応じ、保安品質マネジメントシステムを変更すること。 

f)原子力の安全に及ぼす影響の程度が大きい不適合（単独の事象では原子力の安全に

及ぼす影響の程度は小さいが、同様の事象が繰り返し発生することにより、原子力

の安全に及ぼす影響の程度が増大するおそれのあるものを含む。）に関して、根本的

な原因を究明するために行う分析の手順を確立し、実施すること。  

g)講じた全ての是正処置及びその結果の記録を作成し、これを管理すること。 

h)所長は、施設管理により得られた技術情報であって、保安の向上に資するために必要

な技術情報について、他のウラン加工事業者と共有する措置を基準に定める。環境

安全部長は、その基準に従い必要な技術情報を共有する措置を講じる。  

i)所長は、加工施設の保安の向上を図る観点から、不適合の情報公開に関する基準を定

める。業務管理部長は、その基準に従い該当する不適合の内容を公開する。 

 

(2)所長は、上記第(1)項の各号に掲げる事項について、基準に定める。 

 

(3)環境安全部長は、上記第(2)項の基準に基づき、複数の不適合その他の事象に係る情報か

ら類似する事象に係る情報を抽出し、その分析を行い、当該類似の事象に共通する原因

を明確にし、各部長は、適切な措置を講じる。 

 

(4)各部長は、是正処置等の結果を所長に報告する。 

 

(5)所長は、是正処置等の実施状況の主なものを社長に報告する。 
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8.5.3 未然防止処置 

(1)所長は管理責任者として、各部長に、原子力施設その他の施設の運転経験等の知見を収

集し、自らの組織で起こり得る不適合（自らの施設で起こる可能性について分析を行っ

た結果、特定した問題を含む。）の重要性に応じて、次の a)～f)の各号に掲げるところに

より、適切な未然防止処置を講じさせる。  

a)起こり得る不適合及びその原因について調査すること。  

b)未然防止処置を講ずる必要性について評価すること。 

c)必要な未然防止処置を明確にし、実施すること。   

d)講じた全ての未然防止処置の実効性の評価を行うこと。  

e)講じた全ての未然防止処置及びその結果の記録を作成し、これを管理すること。  

f)所長は、第 7.4.1(6)項に記載する調達物品等の技術情報及び第 7.1(1)項第 c)号に

記載する施設管理により得られた技術情報であって、保安の向上に資するために必

要な技術情報について、他のウラン加工事業者と共有する措置を基準に定める。環

境安全部長は、その基準に従い必要な技術情報を共有する措置を講じる。 

 

(2)所長は、上記第(1)項の各号に掲げる事項について、基準に定める。 

 

8.5.4 根本原因分析 

是正処置及び未然防止処置の一環として行う根本原因分析は次の(1)～(5)の各項に示すと

おり実施する。 

(1)所長は、法令報告、保安規定違反、その他の不適合のうち所長が原子力の安全に重大な

影響を与えると判断したものの是正処置を行うため、根本原因分析を行う。 

 

(2)所長は、蓄積されている不適合等に関するデータ（上記第(1)項で根本原因分析を行った

不適合を除く）を分析して（第 8.4(1)項参照。）、起こり得る不適合の発生を防止する

未然防止処置を行うため、必要に応じて根本原因分析を行う。 

 

(3)所長は、根本原因分析について、評価・改善に関する基準(表 1の関連条項 8.5.4 の欄に

記載の文書参照。）に次の a)～c)の各号に示す手順を含める。 

a)分析対象の決定 

b)中立性を考慮した分析チームの決定 

c)幅広い情報を活用する観点から、必要に応じ、当該事業所以外の要員の分析チームへ

の参加 

 

(4)所長は、分析チームの報告を尊重し、必要な対策を決定し、その実施計画を策定する。 

 

(5)所長は、根本原因分析の実施状況を社長に報告する。 
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表 1 保安品質マネジメントシステムに係る要求事項に基づき作成する社内文書（1/3） 
関連条項 項目 文書名 文書番号 承認者 

4.1 

 

 

4.2.1 

 

4.2.2 

 

5.4.2 

 

 

7.2.3 

保安品質マネジメントシス

テムに係る要求事項 

 

一般 

 

保安品質マニュアル 

 

保安品質マネジメントシス

テムの計画 

 

組織の外部の者とのコミュ

ニケーション 

保安品質保証計画書 保社-1001 社長 

8.1 

 

8.2.1 

 

8.2.3 

 

8.4 

 

8.5.1 

監視測定、分析、評価及び改

善 

組織の外部の者の意見 

 

プロセスの監視及び測定 

 

データの分析及び評価 

 

継続的な改善 

マネジメントレビュー実施規則 保社-2002 社長 

4.2.3 文書の管理 

保安に係わる社長承認文書の作成、審査、

承認規則 

保安文書管理基準 

文書及び記録の管理基準 

保安に係わる文書管理基準(品質・安全管

理室) 

保社-2005 

 

基保-025 

S-000010 

安管-200003 

社長 

 

(熊取)品質保証部長 

(東海)品質保証部長 

品質・安全管理室長 

4.2.4 記録の管理 

記録管理基準 

文書及び記録の管理基準 

保安に係わる文書管理基準(品質・安全管

理室) 

基保-016 

S-000010 

安管-200003 

(熊取)品質保証部長 

(東海)品質保証部長 

品質・安全管理室長 

5.1 

 

 

5.2 

経営責任者の原子力の安全

のためのリーダーシップ 

 

原子力の安全の確保の重視 

保安品質方針、保安品質目標の運用規則 

安全文化醸成実施規則 

保社-2004 

 

保社-2006 

社長 

 

社長 

5.3 

 

5.4.1 

保安品質方針 

 

保安品質目標 

保安品質方針、保安品質目標の運用規則 保社-2004 社長 

5.5.1 

 

5.5.2 

 

 

5.5.3 

責任及び権限 

 

保安品質マネジメントシス

テム管理責任者 

 

管理者 

保安活動に関する組織、責任及び権限規則 

品質・安全管理室長の指導、調整規則 

保社-2001 

保社-2003 

社長 

社長 

5.5.4 組織の内部の情報の伝達 

マネジメントレビュー実施規則 

核燃料安全委員会基準 

核燃料安全委員会基準 

保社-2002 

基保-004 

S-000032 

社長 

(熊取)所長 

(東海)所長 

5.6 マネジメントレビュー マネジメントレビュー実施規則 保社-2002 社長 

6.1 

 

6.2 

 

資源の確保 

 

要員の力量の確保及び教育

訓練 

教育訓練基準 

保安教育基準 

基保-007 

S-000014 

(熊取)所長 

(東海)所長 

6.3 インフラストラクチャ 
補修及び改造基準 

補修及び改造基準 

基保-018 

S-000027 

(熊取)設備管理部長 

(東海)設備管理部長 

6.4 作業環境 
放射線管理基準 

放射線管理基準 

基保-001 

S-000002 

(熊取)環境安全部長 

(東海)環境安全部長 
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表 1 保安品質マネジメントシステムに係る要求事項に基づき作成する社内文書（2/3） 
関連条項 項目 文書名 文書番号 承認者 

7.1 

 

 

7.2 

 

 

7.5 

 

7.6 

個別業務に必要なプロセス

の計画 

 

個別業務等要求事項として

明確にすべき事項 

 

個別業務及び物品等の管理 

 

監視測定のための設備の管

理 

加工施設の操作基準（燃料製造部） 

加工施設の操作基準（設備管理部） 

加工施設の操作基準（環境安全部） 

加工施設の操作基準（品質保証部） 

施設の操作基準（燃料製造部） 

施設の操作基準（環境安全部） 

施設の操作基準（設備管理部） 

施設の操作基準（品質保証部） 

巡視・点検基準 

臨界安全管理基準 

臨界管理基準 

異常時の措置基準 

事故等対処活動基準 

火災及び爆発、内部溢水、その他の自然現

象対応に係る実施基準 

重大事故に至るおそれがある事故及び大

規模損壊対応に係る実施基準 

サイバーテロ対策基準 

放射線管理基準 

放射線管理基準 

周辺監視区域管理基準 

周辺監視区域及び管理区域への出入り管

理に関する基準 

核燃料物質等運搬基準 

核燃料運搬基準 

施設定期自主検査基準（設備管理部） 

施設定期自主検査基準（環境安全部） 

施設定期自主検査基準（燃料製造部） 

施設定期自主検査基準（品質保証部） 

施設定期自主検査基準（燃料製造部） 

施設定期自主検査基準（環境安全部） 

施設定期自主検査基準（設備管理部） 

施設定期自主検査基準（品質保証部） 

補修及び改造基準 

補修及び改造基準 

放射性廃棄物管理基準 

初期消火活動基準 

非常時の措置基準 

事故対策基準 

定期評価基準 

定期評価基準 

基保-003 

基保-026 

基保-028 

基保-032 

S-000015 

S-000017 

S-000018 

S-000019 

基保-036 

基保-037 

S-000003 

基保-012 

基保-039 

S-000033 

 

S-000034 

 

S-000035 

基保-001 

S-000002 

基保-035 

S-000021 

 

基保-008 

S-000004 

基保-013 

基保-027 

基保-031 

基保-033 

S-000022 

S-000024 

S-000025 

S-000026 

基保-018 

S-000027 

基保-009 

基保-038 

基保-006 

S-000005 

基保-024 

S-000028 

(熊取)燃料製造部長 

(熊取)設備管理部長 

(熊取)環境安全部長 

(熊取)品質保証部長 

(東海)燃料製造部長 

(東海)環境安全部長 

(東海)設備管理部長 

(東海)品質保証部長 

(熊取)所長 

(熊取)環境安全部長 

(東海)環境安全部長 

(熊取)所長 

(熊取)所長 

(東海)所長 

 

(東海)所長 

 

(東海)業務管理部長 

(熊取)環境安全部長 

(東海)環境安全部長 

(熊取)業務管理部長 

(東海)環境安全部長 

 

(熊取)燃料製造部長 

(東海)燃料製造部長 

(熊取)設備管理部長 

(熊取)環境安全部長 

(熊取)燃料製造部長 

(熊取)品質保証部長 

(東海)燃料製造部長 

(東海)環境安全部長 

(東海)設備管理部長 

(東海)品質保証部長 

(熊取)設備管理部長 

(東海)設備管理部長 

(熊取)環境安全部長 

(熊取)所長 

(熊取)所長 

(東海)所長 

(熊取)所長 

(東海)所長 
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表 1 保安品質マネジメントシステムに係る要求事項に基づき作成する社内文書（3/3） 
関連条項 項目 文書名 文書番号 承認者 

7.3 設計・開発管理 

設計管理基準 

補修及び改造基準 

補修及び改造基準 

基保-021 

基保-018 

S-000027 

(熊取)設備管理部長 

(熊取)設備管理部長 

(東海)設備管理部長 

7.4 

7.5.5 

調達管理 

 

調達物品の管理 

調達管理基準 

調達管理基準 

基保-022 

S-000011 

(熊取)業務管理部長 

(東海)業務管理部長 

8.1 
監視測定、分析、評価及び改

善 

評価・改善基準 

評価・改善基準 

基保-023 

S-000013 

(熊取)所長 

(東海)所長 

8.2.2 保安内部監査 保安内部監査基準 安管-200002 品質・安全管理室長 

8.2.4 機器等の検査等 
設計管理基準 

補修及び改造基準 

基保-021 

S-000027 

(熊取)設備管理部長 

(東海)設備管理部長 

8.3 

8.5.2 

8.5.3 

8.5.4 

不適合の管理 

是正処置等 

未然防止処置 

根本原因分析 

評価・改善基準 

評価・改善基準 

基保-023 

S-000013 

(熊取)所長 

(東海)所長 
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表 2 「従業員等」及び「操作員等」に必要な力量、教育・訓練及び認識 

対象者 必要な認識及び必要な力量の概要 教育・訓練方法 

従業員等 

 

・原子力安全の重要性と自らの活動の持つ意味及び重要

性を認識し、保安品質目標の達成に向けて、自らがどの

ように貢献できるかを認識していること 

・関係法令及び規制要求事項、社内ルール及び地域との協

定の遵守の重要性を認識していること 

・関係法令、保安規定等及び核燃料物質等を取り扱うため

の一般知識を有すること 

・初期消火活動を行うための知識を有すること 

・初期消火器材の操作を行えること 

・非常時の対応を行うための知識を有すること 

・非常時用資機材の操作を行えること 

事業所全体の教育 

(保安教育・初期消火活動訓

練・事故等対処活動訓練・非常

時訓練) 

操作員等 

 

・操作を担当する施設の適切な操作が行えること 

・放射線測定器類の操作を含め放射線管理業務が行える

こと 

・計器の校正を適切に行えること 

・対象施設の巡視・点検が行えること 

・使用前事業者検査等が行えること 

各部の教育 

(技能教育・訓練) 
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図 1 プロセス関連図 

 

Check，Act  8.評価及び改善（8.1監視測定、分析、評価及び改善） 

8.2監視及び測定 

Do  7.個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施 

5.経営責任者等の責任 

Plan 

 

 

 

 

 

5.3保安品質方針＊ 

5.4計画 
5.4.1保安品質目標 5.4.2保安品質マネジメントシステムの計画 

5.6マネジメントレビュー＊ 

4.2 保安品質マネジメントシス 
    テムの文書化 

6.資源の管理 

6.2要員の力量の確保 
及び教育訓練 

6.3インフラストラクチャ 

6.4作業環境 

8.5.1継続的な改善 
8.2.1組織の外部の者の意見 8.3不適合の管理 

8.2.2保安内部監査 8.5.2是正処置等＊ 8.4データの分析 
及び評価 

8.2.3プロセスの監視測定 

7.2個別業務等要求事項として明確にすべき事項 

7.3設計・開発管

7.4調達管理＊ 

5.1経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ＊ 

5.2原子力の安全の確保の重視 

5.5責任、権限及びコミュニケーション＊ 

7.5個別業務及び物品等の管理 

6.1資源の確保 

8.5.3未然防止処置 
8.2.4機器等の検査等 

4.品質マネジメントシステム（4.1保安品質マネジメントシステムに係る要求事項＊） 

基本プロセス 中プロセス 小プロセス 
：明確な関連 
：理解上重要な関連 

凡例： 

7.6監視測定のための設備の管理 

  7.1個別業務に必要なプロセスの計画 

加工施設の操作 

放射線管理 

加工施設の施設管理 

核燃料物質の管理 

放射性廃棄物管理 

非常時の措置 

8.5.4根本原因分析 

備考：＊＝安全文化に関する事項を含む。 
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図 2 保安品質マネジメントシステムの文書体系図(注 1) 

 

(注 1）本文書体系図は、文書の重要性を踏まえた序列を概念的に示すものであり、文書間の

直接的な上下のつながりを示すものではない。 

 

(注 2）保安品質方針には安全文化の育成及び維持に関する事項を含む。 
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添付書類１ 加工事業変更許可申請書との対応に関する説明書 
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本申請の対象とする加工施設に係る設計について、以下に示す「加工施設の位置、構造及び設

備の基準に関する規則（以下「事業許可基準規則」という。）」の条項ごとに、加工の事業の変更

許可（平成 30 年 3 月 28 日付け原規規発第 1803284 号にて許可）申請書（以下「加工事業変更許

可申請書」という。）の記載を整理した。 

第一条（定義、安全上重要な施設）関連【第一条 安重】 

第二条（核燃料物質の臨界防止）関連【第二条 臨界】 

第三条（遮蔽等）関連【第三条 遮蔽】 

第四条（閉じ込めの機能）関連【第四条 閉じ込め】 

第五条（火災等による損傷の防止）関連【第五条 火災等】 

第六条（安全機能を有する施設の地盤）関連【第六条 地盤】 

第七条（地震による損傷の防止）関連【第七条 地震】 

第八条（津波による損傷の防止）関連【第八条 津波】 

第九条（外部からの衝撃による損傷の防止）関連【第九条 外部衝撃】 

第十条（加工施設への人の不法な侵入等の防止）関連【第十条 不法侵入】 

第十一条（溢水による損傷の防止）関連【第十一条 溢水】 

第十二条（誤操作の防止）関連【第十二条 誤操作】 

第十三条（安全避難通路等）関連【第十三条 避難通路】 

第十四条（安全機能を有する施設）関連【第十四条 安全機能】 

第十五条（設計基準事故の拡大の防止）関連【第十五条 設計基準事故】 

第十六条（核燃料物質の貯蔵施設）関連【第十六条 貯蔵】 

第十七条（廃棄施設）関連【第十七条 廃棄】 

第十八条（放射線管理施設）関連【第十八条 放管】 

第十九条（監視設備）関連【第十九条 監視】 

第二十条（非常用電源設備）関連【第二十条 非常用電源】 

第二十一条（通信連絡設備）関連【第二十一条 通信連絡】 

第二十二条（重大事故等の拡大の防止等）関連【第二十二条 重大事故等】 

添１表１に本申請の対象とする加工施設に係る設計について加工事業変更許可申請書の記載の

まとめを示し、添１別表１に加工事業変更許可申請書の記載、当該記載の設計及び工事の方法の

認可又は設計及び工事の計画の認可（以下「設工認」という。）への対応状況を示す。 

また、本申請の対象とする加工施設を含む新規制基準への適合性確認を行う加工施設と加工事

業変更許可申請書に記載した施設の対応を明確にするため、加工事業変更許可における施設名称

と設工認における施設名称を比較して整理した。添１表２に加工事業変更許可における施設名称

と設工認における施設名称の対比、当該加工施設の設工認への対応状況を示す。 

 

加えて、添１参考資料１に、先行して申請した設工認における加工施設に係る設計について加

工事業変更許可申請書の記載のまとめを示す。また、添１参考資料２に、加工事業変更許可申請

書において記載している安全機能を有する施設に係る説明からの変更点のまとめを示す。 
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添１表１ 本申請の対象とする加工施設に係る設計について加工事業変更許可申請書の記載のまとめ 

     （注．表中の番号は、添１別表１に示す番号に対応している。） 

     事業許可基準規則 

 

施設区分 設置場所 

建物・構築物名称 

又は 

設備・機器名称 

機器名 変更内容 

第
一
条 

安
重 

第
二
条 

臨
界 

第
三
条 

遮
蔽 

第
四
条 

閉
じ
込
め 

第
五
条 

火
災
等 

第
六
条 

地
盤 

第
七
条 

地
震 

第
八
条 

津
波 

第
九
条 

外
部
衝
撃 

第
十
条 

不
法
侵
入 

第
十
一
条 

溢
水 

第
十
二
条 

誤
操
作 

第
十
三
条 

避
難
通
路 

第
十
四
条 

安
全
機
能 

第
十
五
条 

設
計
基
準
事
故 

第
十
六
条 

貯
蔵 

第
十
七
条 

廃
棄 

第
十
八
条 

放
管 

第
十
九
条 

監
視 

第
二
十
条 

非
常
用
電
源 

第
二
十
一
条 

通
信
連
絡 

第
二
十
二
条 

重
大
事
故
等 

そ
の
他 

成型施設 第２加工棟 第２加工棟 ― 改造 （
本
体
） 

1-1 

1-2 

1-4 

1-13 

2-13 3-1 

3-2 

3-3 

4-1 

4-19 

4-21 

4-28 

5-1 

5-4 

5-28 

5-30 

5-35 

5-44 

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

7-1 

7-2 

7-3 

7-4 

7-6 

7-7 

7-8 

7-9 

― 9-1 

9-3 

9-5 

9-7 

9-8 

9-9 

9-18 

9-20 

9-22 

9-25 

9-29 

9-30 

9-31 

9-32 

9-38 

9-46 

10-1 

10-2 

11-1 

11-3 

11-4 

11-6 

11-7 

11-8 

11-9 

11-22 

― ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-17 

15-51 

15-52 

― ― ― ― ― ― ― 23-9 

23-18 

23-20 

23-21 

23-24 

23-25 

（
付
属
設
備
） 

1-1 

1-2 

― ― ― 5-1 

5-23 

5-24 

5-25 

5-26 

5-36 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-13 

7-14 

7-16 

7-17 

7-18 

― 9-1 

9-19 

― 11-13 

11-15 

― 13-1 

13-2 

14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-56 

― ― ― ― 20-1 

20-6 

21-1 

21-2 

21-3 

21-4 

― ― 

被覆施設 第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

ペレット編成挿入

機 No.1 

ペレット保管箱

置台部 

改造 1-1 

1-2 

1-4 

1-6 

2-1 

2-2 

2-5 

2-6 

2-8 

2-11 

2-13 

2-14 

2-15 

2-17 

2-18 

― ― 5-1 

5-3 

5-21 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-11 

7-13 

7-14 

7-15 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― 10-1 

10-7 

11-1 

11-10 

12-2 ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

15-7 

15-11 

15-13 

15-17 

― ― ― ― ― ― ― 23-5 

被覆施設 第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

ペレット編成挿入

機 No.1 

ペレット保管箱

搬送部 

改造 1-1 

1-2 

1-4 

1-6 

2-1 

2-2 

2-5 

2-6 

2-8 

2-11 

2-13 

2-14 

2-15 

2-17 

2-18 

― ― 5-1 

5-3 

5-15 

5-21 

5-23 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-11 

7-13 

7-14 

7-15 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― 10-1 

10-7 
11-1 

11-10 

11-20 

12-2 ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

15-7 

15-11 

15-13 

15-17 

― ― ― ― ― ― ― 23-5 
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     （注．表中の番号は、添１別表１に示す番号に対応している。） 

     事業許可基準規則 

 

施設区分 設置場所 

建物・構築物名称 

又は 

設備・機器名称 

機器名 変更内容 

第
一
条 

安
重 

第
二
条 

臨
界 

第
三
条 

遮
蔽 

第
四
条 

閉
じ
込
め 

第
五
条 

火
災
等 

第
六
条 

地
盤 

第
七
条 

地
震 

第
八
条 

津
波 

第
九
条 

外
部
衝
撃 

第
十
条 

不
法
侵
入 

第
十
一
条 

溢
水 

第
十
二
条 

誤
操
作 

第
十
三
条 

避
難
通
路 

第
十
四
条 

安
全
機
能 

第
十
五
条 

設
計
基
準
事
故 

第
十
六
条 

貯
蔵 

第
十
七
条 

廃
棄 

第
十
八
条 

放
管 

第
十
九
条 

監
視 

第
二
十
条 

非
常
用
電
源 

第
二
十
一
条 

通
信
連
絡 

第
二
十
二
条 

重
大
事
故
等 

そ
の
他 

被覆施設 第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

ペレット編成挿入

機 No.1 

波板移載部 改造 1-1 

1-2 

1-4 

1-6 

2-1 

2-2 

2-5 

2-6 

2-8 

2-11 

2-13 

2-14 

2-15 

2-17 

2-18 

― ― 5-1 

5-3 

5-15 

5-21 

5-23 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-11 

7-13 

7-14 

7-15 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― 10-1 

10-7 
11-1 

11-10 

11-20 

12-2 ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

15-7 

15-13 

15-17 

― ― ― ― ― ― ― 23-5 

被覆施設 第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

ペレット編成挿入

機 No.1 

ペレット編成挿

入部 

改造 1-1 

1-2 

1-4 

1-6 

2-1 

2-2 

2-5 

2-6 

2-8 

2-11 

2-13 

2-14 

2-15 

2-17 

2-18 

― ― 5-1 

5-3 

5-15 

5-21 

5-23 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-11 

7-13 

7-14 

7-15 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― 10-1 

10-7 
11-1 

11-10 

11-20 

12-2 ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

15-7 

15-13 

15-17 

― ― ― ― ― ― ― 23-5 

被覆施設 第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

燃 料 棒 解 体 装 置

No.1 

― 改造 1-1 

1-2 
2-1 

2-2 

2-5 

2-6 

2-8 

2-11 

2-13 

2-14 

2-15 

2-17 

2-18 

― ― 5-1 

5-3 

5-15 

5-21 

5-23 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-13 

7-14 

7-15 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― 10-1 

10-7 
11-1 

11-10 

11-20 

― ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

15-7 

15-13 

15-15 

15-17 

― ― ― ― ― ― ― 23-5 

被覆施設 第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

燃料棒トレイ置台 ― 改造 1-1 

1-2 

1-4 

1-6 

2-1 

2-2 

2-5 

2-6 

2-8 

2-11 

2-13 

2-14 

2-15 

2-17 

2-18 

― ― 5-1 

5-3 

5-15 

5-21 

5-23 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-11 

7-13 

7-14 

7-15 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― 10-1 

10-7 
11-1 

11-10 

11-20 

12-2 ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

15-5 

15-7 

15-15 

15-17 

― ― ― ― ― ― ― 23-5 

23-34 

被覆施設 第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

脱ガス設備 No.1 真空加熱炉部 改造 1-1 

1-2 

1-4 

1-6 

2-1 

2-2 

2-5 

2-6 

2-8 

2-11 

2-13 

2-14 

2-15 

2-17 

2-18 

― ― 5-1 

5-3 

5-15 

5-21 

5-23 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-11 

7-13 

7-14 

7-15 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― 10-1 

10-7 
11-1 

11-10 

11-20 

12-2 ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

15-5 

15-7 

15-17 

― ― ― ― ― ― ― 23-5 

23-34 
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     （注．表中の番号は、添１別表１に示す番号に対応している。） 

     事業許可基準規則 

 

施設区分 設置場所 

建物・構築物名称 

又は 

設備・機器名称 

機器名 変更内容 

第
一
条 

安
重 

第
二
条 

臨
界 

第
三
条 

遮
蔽 

第
四
条 

閉
じ
込
め 

第
五
条 

火
災
等 

第
六
条 

地
盤 

第
七
条 

地
震 

第
八
条 

津
波 

第
九
条 

外
部
衝
撃 

第
十
条 

不
法
侵
入 

第
十
一
条 

溢
水 

第
十
二
条 

誤
操
作 

第
十
三
条 

避
難
通
路 

第
十
四
条 

安
全
機
能 

第
十
五
条 

設
計
基
準
事
故 

第
十
六
条 

貯
蔵 

第
十
七
条 

廃
棄 

第
十
八
条 

放
管 

第
十
九
条 

監
視 

第
二
十
条 

非
常
用
電
源 

第
二
十
一
条 

通
信
連
絡 

第
二
十
二
条 

重
大
事
故
等 

そ
の
他 

被覆施設 第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

脱ガス設備 No.1 運搬台車 改造 1-1 

1-2 

1-4 

1-6 

2-1 

2-2 

2-5 

2-6 

2-8 

2-11 

2-13 

2-14 

2-15 

2-17 

2-18 

― ― 5-1 

5-3 

5-15 

5-21 

5-23 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-11 

7-13 

7-14 

7-15 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― 10-1 

10-7 
11-1 

11-10 

11-20 

12-2 ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

15-5 

15-7 

15-15 

15-17 

― ― ― ― ― ― ― 23-5 

23-34 

被覆施設 第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

第二端栓溶接設備

No.1 

燃料棒搬送 No.1-

1 部 

改造 1-1 

1-2 

1-4 

1-6 

2-1 

2-2 

2-5 

2-6 

2-8 

2-11 

2-13 

2-14 

2-15 

2-17 

2-18 

― ― 5-1 

5-3 

5-15 

5-21 

5-23 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-11 

7-13 

7-14 

7-15 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― 10-1 

10-7 
11-1 

11-10 

11-20 

12-2 ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

15-7 

15-15 

15-17 

― ― ― ― ― ― ― 23-5 

被覆施設 第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

第二端栓溶接設備

No.1 

第 二 端 栓 溶 接

No.1-1 部 

改造 1-1 

1-2 

1-4 

1-6 

2-1 

2-2 

2-5 

2-6 

2-8 

2-11 

2-13 

2-14 

2-15 

2-17 

2-18 

― ― 5-1 

5-3 

5-15 

5-21 

5-23 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-11 

7-13 

7-14 

7-15 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― 10-1 

10-7 
11-1 

11-10 

11-20 

12-2 ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

15-7 

15-17 

― ― ― ― ― ― ― 23-5 

被覆施設 第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

第二端栓溶接設備

No.1 

第 二 端 栓 溶 接

No.1-2 部 

改造 1-1 

1-2 

1-4 

1-6 

2-1 

2-2 

2-5 

2-6 

2-8 

2-11 

2-13 

2-14 

2-15 

2-17 

2-18 

― ― 5-1 

5-3 

5-15 

5-21 

5-23 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-11 

7-13 

7-14 

7-15 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― 10-1 

10-7 
11-1 

11-10 

11-20 

12-2 ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

15-7 

15-17 

― ― ― ― ― ― ― 23-5 

被覆施設 第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

第二端栓溶接設備

No.1 

燃料棒搬送 No.1-

2 部 

改造 1-1 

1-2 

1-4 

1-6 

2-1 

2-2 

2-5 

2-6 

2-8 

2-11 

2-13 

2-14 

2-15 

2-17 

2-18 

― ― 5-1 

5-3 

5-15 

5-21 

5-23 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-11 

7-13 

7-14 

7-15 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― 10-1 

10-7 
11-1 

11-10 

11-20 

12-2 ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

15-7 

15-15 

15-17 

― ― ― ― ― ― ― 23-5 



 

 

6
5
1
 

     （注．表中の番号は、添１別表１に示す番号に対応している。） 

     事業許可基準規則 

 

施設区分 設置場所 

建物・構築物名称 

又は 

設備・機器名称 

機器名 変更内容 

第
一
条 

安
重 

第
二
条 

臨
界 

第
三
条 

遮
蔽 

第
四
条 

閉
じ
込
め 

第
五
条 

火
災
等 

第
六
条 

地
盤 

第
七
条 

地
震 

第
八
条 

津
波 

第
九
条 

外
部
衝
撃 

第
十
条 

不
法
侵
入 

第
十
一
条 

溢
水 

第
十
二
条 

誤
操
作 

第
十
三
条 

避
難
通
路 

第
十
四
条 

安
全
機
能 

第
十
五
条 

設
計
基
準
事
故 

第
十
六
条 

貯
蔵 

第
十
七
条 

廃
棄 

第
十
八
条 

放
管 

第
十
九
条 

監
視 

第
二
十
条 

非
常
用
電
源 

第
二
十
一
条 

通
信
連
絡 

第
二
十
二
条 

重
大
事
故
等 

そ
の
他 

被覆施設 第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

燃 料 棒 搬 送 設 備

No.1 

燃料棒移載（１）

部 

改造 1-1 

1-2 

1-4 

1-6 

2-1 

2-2 

2-5 

2-6 

2-8 

2-11 

2-13 

2-14 

2-15 

2-17 

2-18 

― ― 5-1 

5-3 

5-15 

5-21 

5-23 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-11 

7-13 

7-14 

7-15 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― 10-1 

10-7 
11-1 

11-10 

11-20 

12-2 ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

15-7 

15-9 

15-15 

15-17 

― ― ― ― ― ― ― 23-5 

被覆施設 第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

燃 料 棒 搬 送 設 備

No.1 

被覆管コンベア

部 

変更なし 1-1 

1-2 

1-4 

1-6 

2-1 

2-2 

2-5 

2-6 

2-8 

2-11 

2-13 

2-14 

2-15 

2-17 

2-18 

― ― 5-1 

5-3 

5-15 

5-21 

5-23 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-11 

7-13 

7-14 

7-15 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― 10-1 

10-7 
11-1 

11-10 

11-20 

12-2 ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

15-7 

15-9 

15-15 

15-17 

― ― ― ― ― ― ― ― 

被覆施設 第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

燃 料 棒 搬 送 設 備

No.1 

除染コンベア部 変更なし 1-1 

1-2 

1-4 

1-6 

2-1 

2-2 

2-5 

2-6 

2-8 

2-11 

2-13 

2-14 

2-15 

2-17 

2-18 

― ― 5-1 

5-3 

5-15 

5-21 

5-23 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-11 

7-13 

7-14 

7-15 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― 10-1 

10-7 
11-1 

11-10 

11-20 

12-2 ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

15-7 

15-9 

15-15 

15-17 

― ― ― ― ― ― ― ― 

被覆施設 第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

燃 料 棒 搬 送 設 備

No.1 

燃料棒トレイ移

載部 

改造 1-1 

1-2 

1-4 

1-6 

2-1 

2-2 

2-5 

2-6 

2-8 

2-11 

2-13 

2-14 

2-15 

2-17 

2-18 

― ― 5-1 

5-3 

5-15 

5-21 

5-23 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-11 

7-13 

7-14 

7-15 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― 10-1 

10-7 
11-1 

11-10 

11-20 

12-2 ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

15-7 

15-9 

15-17 

― ― ― ― ― ― ― 23-5 

被覆施設 第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

燃 料 棒 搬 送 設 備

No.2 燃料棒移送装

置（Ａ） 

― 変更なし 1-1 

1-2 

1-4 

1-6 

2-1 

2-2 

2-5 

2-6 

2-8 

2-11 

2-13 

2-14 

2-15 

2-17 

2-18 

― ― 5-1 

5-3 

5-15 

5-21 

5-23 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-11 

7-13 

7-14 

7-15 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― 10-1 

10-7 
11-1 

11-10 

11-20 

12-2 ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

15-7 

15-9 

15-15 

15-17 

― ― ― ― ― ― ― 23-5 



 

 

6
5
2
 

     （注．表中の番号は、添１別表１に示す番号に対応している。） 

     事業許可基準規則 

 

施設区分 設置場所 

建物・構築物名称 

又は 

設備・機器名称 

機器名 変更内容 

第
一
条 

安
重 

第
二
条 

臨
界 

第
三
条 

遮
蔽 

第
四
条 

閉
じ
込
め 

第
五
条 

火
災
等 

第
六
条 

地
盤 

第
七
条 

地
震 

第
八
条 

津
波 

第
九
条 

外
部
衝
撃 

第
十
条 

不
法
侵
入 

第
十
一
条 

溢
水 

第
十
二
条 

誤
操
作 

第
十
三
条 

避
難
通
路 

第
十
四
条 

安
全
機
能 

第
十
五
条 

設
計
基
準
事
故 

第
十
六
条 

貯
蔵 

第
十
七
条 

廃
棄 

第
十
八
条 

放
管 

第
十
九
条 

監
視 

第
二
十
条 

非
常
用
電
源 

第
二
十
一
条 

通
信
連
絡 

第
二
十
二
条 

重
大
事
故
等 

そ
の
他 

被覆施設 第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

燃 料 棒 搬 送 設 備

No.3 燃料棒移載装

置（２） 

― 変更なし 1-1 

1-2 

1-4 

1-6 

2-1 

2-2 

2-5 

2-6 

2-8 

2-11 

2-13 

2-14 

2-15 

2-17 

2-18 

― ― 5-1 

5-3 

5-15 

5-21 

5-23 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-11 

7-13 

7-14 

7-15 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― 10-1 

10-7 
11-1 

11-10 

11-20 

12-2 ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

15-7 

15-9 

15-15 

15-17 

― ― ― ― ― ― ― 23-5 

被覆施設 第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

ペ レ ッ ト 検 査 台

No.2 

― 改造 1-1 

1-2 
2-1 

2-2 

2-5 

2-6 

2-8 

2-11 

2-13 

2-14 

2-15 

2-17 

2-18 

― ― 5-1 

5-3 

5-15 

5-21 

5-23 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-13 

7-14 

7-15 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― 10-1 

10-7 
11-1 

11-10 

11-20 

― ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

15-7 

15-13 

15-17 

― ― ― ― ― ― ― 23-5 

被覆施設 第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

第２－２燃料棒加工室 

燃 料 棒 搬 送 設 備

No.8 

被覆管コンベア

No.8-1 部 

変更なし 1-1 

1-2 

1-4 

1-6 

2-1 

2-2 

2-5 

2-6 

2-8 

2-11 

2-13 

2-14 

2-15 

2-17 

2-18 

― ― 5-1 

5-3 

5-15 

5-21 

5-23 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-11 

7-13 

7-14 

7-15 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― 10-1 

10-7 
11-1 

11-10 

11-20 

12-2 ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

15-7 

15-9 

15-15 

15-17 

― ― ― ― ― ― ― ― 

被覆施設 第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

第２－２燃料棒加工室 

燃 料 棒 搬 送 設 備

No.8 

燃料棒移載 No.8-

1 部 

変更なし 1-1 

1-2 

1-4 

1-6 

2-1 

2-2 

2-5 

2-6 

2-8 

2-11 

2-13 

2-14 

2-15 

2-17 

2-18 

― ― 5-1 

5-3 

5-15 

5-21 

5-23 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-11 

7-13 

7-14 

7-15 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― 10-1 

10-7 
11-1 

11-10 

11-20 

12-2 ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

15-7 

15-9 

15-15 

15-17 

― ― ― ― ― ― ― 23-5 

被覆施設 第２加工棟 

第２－１燃料棒加工室 

第２－２燃料棒加工室 

燃 料 棒 搬 送 設 備

No.8 

燃料棒移載 No.8-

2 部 

変更なし 1-1 

1-2 

1-4 

1-6 

2-1 

2-2 

2-5 

2-6 

2-8 

2-11 

2-13 

2-14 

2-15 

2-17 

2-18 

― ― 5-1 

5-3 

5-15 

5-21 

5-23 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-11 

7-13 

7-14 

7-15 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― 10-1 

10-7 
11-1 

11-10 

11-20 

12-2 ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

15-7 

15-9 

15-15 

15-17 

― ― ― ― ― ― ― ― 



 

 

6
5
3
 

     （注．表中の番号は、添１別表１に示す番号に対応している。） 

     事業許可基準規則 

 

施設区分 設置場所 

建物・構築物名称 

又は 

設備・機器名称 

機器名 変更内容 

第
一
条 

安
重 

第
二
条 

臨
界 

第
三
条 

遮
蔽 

第
四
条 

閉
じ
込
め 

第
五
条 

火
災
等 

第
六
条 

地
盤 

第
七
条 

地
震 

第
八
条 

津
波 

第
九
条 

外
部
衝
撃 

第
十
条 

不
法
侵
入 

第
十
一
条 

溢
水 

第
十
二
条 

誤
操
作 

第
十
三
条 

避
難
通
路 

第
十
四
条 

安
全
機
能 

第
十
五
条 

設
計
基
準
事
故 

第
十
六
条 

貯
蔵 

第
十
七
条 

廃
棄 

第
十
八
条 

放
管 

第
十
九
条 

監
視 

第
二
十
条 

非
常
用
電
源 

第
二
十
一
条 

通
信
連
絡 

第
二
十
二
条 

重
大
事
故
等 

そ
の
他 

被覆施設 第２加工棟 

第２－２燃料棒加工室 

ペレット一時保管

台 

― 改造 1-1 

1-2 

1-4 

1-6 

2-1 

2-2 

2-5 

2-6 

2-8 

2-11 

2-13 

2-14 

2-15 

2-17 

2-18 

― ― 5-1 

5-3 

5-21 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-11 

7-13 

7-14 

7-15 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― ― 11-1 

11-10 
― ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

15-7 

15-13 

15-17 

― ― ― ― ― ― ― 23-5 

被覆施設 第２加工棟 

第２－２燃料棒加工室 

ペレット検査装置

No.5 

― 改造 1-1 

1-2 

1-4 

1-6 

2-1 

2-2 

2-5 

2-6 

2-8 

2-11 

2-13 

2-14 

2-15 

2-17 

2-18 

― ― 5-1 

5-3 

5-15 

5-21 

5-23 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-11 

7-13 

7-14 

7-15 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― 10-1 

10-7 
11-1 

11-10 
― ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

15-7 

15-13 

15-17 

― ― ― ― ― ― ― 23-5 

被覆施設 第２加工棟 

第２－２燃料棒加工室 

ペレット編成挿入

機 No.2-1 

ペレット保管箱

搬送部 

改造 1-1 

1-2 

1-4 

1-6 

2-1 

2-2 

2-5 

2-6 

2-8 

2-11 

2-13 

2-14 

2-15 

2-17 

2-18 

― ― 5-1 

5-3 

5-15 

5-21 

5-23 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-11 

7-13 

7-14 

7-15 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― 10-1 

10-7 
11-1 

11-10 
12-2 ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

15-7 

15-13 

15-17 

― ― ― ― ― ― ― 23-5 

被覆施設 第２加工棟 

第２－２燃料棒加工室 

ペレット編成挿入

機 No.2-1 

ペレット編成挿

入部 

改造 1-1 

1-2 

1-4 

1-6 

2-1 

2-2 

2-5 

2-6 

2-8 

2-11 

2-13 

2-14 

2-15 

2-17 

2-18 

― ― 5-1 

5-3 

5-15 

5-21 

5-23 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-11 

7-13 

7-14 

7-15 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― 10-1 

10-7 
11-1 

11-10 
12-2 ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

15-7 

15-13 

15-17 

― ― ― ― ― ― ― 23-5 

被覆施設 第２加工棟 

第２－２燃料棒加工室 

燃 料 棒 解 体 装 置

No.2 

― 改造 1-1 

1-2 
2-1 

2-2 

2-5 

2-6 

2-8 

2-11 

2-13 

2-14 

2-15 

2-17 

2-18 

― ― 5-1 

5-3 

5-15 

5-21 

5-23 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-13 

7-14 

7-15 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― 10-1 

10-7 
11-1 

11-10 
― ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-4 

15-7 

15-13 

15-15 

15-17 

― ― ― ― ― ― ― 23-5 







 

 

6
5
6
 

     （注．表中の番号は、添１別表１に示す番号に対応している。） 

     事業許可基準規則 

 

施設区分 設置場所 

建物・構築物名称 

又は 

設備・機器名称 

機器名 変更内容 

第
一
条 

安
重 

第
二
条 

臨
界 

第
三
条 

遮
蔽 

第
四
条 

閉
じ
込
め 

第
五
条 

火
災
等 

第
六
条 

地
盤 

第
七
条 

地
震 

第
八
条 

津
波 

第
九
条 

外
部
衝
撃 

第
十
条 

不
法
侵
入 

第
十
一
条 

溢
水 

第
十
二
条 

誤
操
作 

第
十
三
条 

避
難
通
路 

第
十
四
条 

安
全
機
能 

第
十
五
条 

設
計
基
準
事
故 

第
十
六
条 

貯
蔵 

第
十
七
条 

廃
棄 

第
十
八
条 

放
管 

第
十
九
条 

監
視 

第
二
十
条 

非
常
用
電
源 

第
二
十
一
条 

通
信
連
絡 

第
二
十
二
条 

重
大
事
故
等 

そ
の
他 

放射線管理

施設 

屋外 モニタリングポス

ト No.2 

― 改造 1-1 

1-2 
― ― ― 5-1 

5-3 

5-21 

5-23 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-13 

7-14 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― ― ― ― ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-17 

― ― ― 19-1 

19-4 

19-5 

20-1 

20-6 
― ― ― 

放射線管理

施設 

第２加工棟 

第２出入管理室 

放射線監視盤（モニ

タリングポスト） 

― 改造 1-1 

1-2 
― ― ― 5-1 

5-3 

5-21 

5-23 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-13 

7-14 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― ― ― ― ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-17 

― ― ― 19-1 

19-4 

19-5 

20-1 

20-6 
― ― ― 

その他の加

工施設 

第２加工棟 通信連絡設備 所内通信連絡設

備（放送設備（ス

ピーカ）） 

改造 1-1 

1-2 
― ― ― 5-1 

5-23 
6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-13 

7-14 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― ― ― ― ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

― ― ― ― 20-1 

20-6 
21-1 

21-3 
― ― 

その他の加

工施設 

第２加工棟 通信連絡設備 所内通信連絡設

備（放送設備（ア

ンプ）） 

改造 1-1 

1-2 
― ― ― 5-1 

5-23 
6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-13 

7-14 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― ― ― ― ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

― ― ― ― 20-1 

20-6 
21-1 

21-3 
― ― 

その他の加

工施設 

第２加工棟 通信連絡設備 所内通信連絡設

備（所内携帯電話

機（PHS アンテ

ナ）） 

改造 1-1 

1-2 
― ― ― 5-1 

5-23 
6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-13 

7-14 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― ― ― ― ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

― ― ― ― 20-1 

20-6 
21-1 

21-3 

21-4 

― ― 

その他の加

工施設 

第２加工棟 通信連絡設備 所内通信連絡設

備（固定電話機） 

変更なし 1-1 

1-2 
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

― ― ― ― ― 21-1 ― ― 

その他の加

工施設 

第２加工棟 火災感知設備 自動火災報知設

備（感知器） 

改造 1-1 

1-2 
― ― ― 5-1 

5-23 

5-24 

5-25 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-13 

7-14 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― ― ― ― ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-56 

― ― ― ― 20-1 

20-6 
21-1 ― ― 
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     （注．表中の番号は、添１別表１に示す番号に対応している。） 

     事業許可基準規則 

 

施設区分 設置場所 

建物・構築物名称 

又は 

設備・機器名称 

機器名 変更内容 

第
一
条 

安
重 

第
二
条 

臨
界 

第
三
条 

遮
蔽 

第
四
条 

閉
じ
込
め 

第
五
条 

火
災
等 

第
六
条 

地
盤 

第
七
条 

地
震 

第
八
条 

津
波 

第
九
条 

外
部
衝
撃 

第
十
条 

不
法
侵
入 

第
十
一
条 

溢
水 

第
十
二
条 

誤
操
作 

第
十
三
条 

避
難
通
路 

第
十
四
条 

安
全
機
能 

第
十
五
条 

設
計
基
準
事
故 

第
十
六
条 

貯
蔵 

第
十
七
条 

廃
棄 

第
十
八
条 

放
管 

第
十
九
条 

監
視 

第
二
十
条 

非
常
用
電
源 

第
二
十
一
条 

通
信
連
絡 

第
二
十
二
条 

重
大
事
故
等 

そ
の
他 

その他の加

工施設 

第２加工棟 火災感知設備 自動火災報知設

備（受信機） 

改造 1-1 

1-2 
― ― ― 5-1 

5-23 

5-24 

5-25 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-13 

7-14 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― ― ― ― ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-56 

― ― ― ― 20-1 

20-6 
21-1 

21-3 
― ― 

その他の加

工施設 

第２加工棟 消火設備 消火器 増設 1-1 

1-2 
― ― ― 5-1 

5-24 

5-26 

5-36 

― ― ― ― ― ― ― ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

― ― ― ― ― ― ― ― 

その他の加

工施設 

屋外 消火設備 屋外消火栓配管 仮移設 1-1 

1-2 
― ― ― 5-1 

5-24 

5-26 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-13 

7-14 

7-16 

7-17 

7-18 

― 9-1 

9-19 
― ― ― ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

― ― ― ― ― ― ― ― 

その他の加

工施設 

第２加工棟 緊急設備 避難通路 新設 1-1 

1-2 
― ― ― ― 6-1 ― ― ― ― ― ― 13-1 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

― ― ― ― ― ― ― ― 

その他の加

工施設 

第２加工棟 緊急設備 非常用照明 改造 1-1 

1-2 
― ― ― 5-1 

5-23 
6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-13 

7-14 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― ― ― ― 13-1 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

― ― ― ― 20-1 

20-6 
― ― ― 

その他の加

工施設 

第２加工棟 緊急設備 誘導灯 改造 1-1 

1-2 
― ― ― 5-1 

5-23 
6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-13 

7-14 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― ― ― ― 13-1 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

― ― ― ― 20-1 

20-6 
― ― ― 

その他の加

工施設 

第２廃棄物貯蔵棟 火災感知設備 自動火災報知設

備（感知器） 

撤去 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 23-12 

その他の加

工施設 

第２廃棄物貯蔵棟 消火設備 消火器 撤去 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 23-12 

その他の加

工施設 

第２廃棄物貯蔵棟 緊急設備 非常用照明 撤去 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 23-12 
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     （注．表中の番号は、添１別表１に示す番号に対応している。） 

     事業許可基準規則 

 

施設区分 設置場所 

建物・構築物名称 

又は 

設備・機器名称 

機器名 変更内容 

第
一
条 

安
重 

第
二
条 

臨
界 

第
三
条 

遮
蔽 

第
四
条 

閉
じ
込
め 

第
五
条 

火
災
等 

第
六
条 

地
盤 

第
七
条 

地
震 

第
八
条 

津
波 

第
九
条 

外
部
衝
撃 

第
十
条 

不
法
侵
入 

第
十
一
条 

溢
水 

第
十
二
条 

誤
操
作 

第
十
三
条 

避
難
通
路 

第
十
四
条 

安
全
機
能 

第
十
五
条 

設
計
基
準
事
故 

第
十
六
条 

貯
蔵 

第
十
七
条 

廃
棄 

第
十
八
条 

放
管 

第
十
九
条 

監
視 

第
二
十
条 

非
常
用
電
源 

第
二
十
一
条 

通
信
連
絡 

第
二
十
二
条 

重
大
事
故
等 

そ
の
他 

その他の加

工施設 

第５廃棄物貯蔵棟 通信連絡設備 所内通信連絡設

備（放送設備（ス

ピーカ）） 

新設 1-1 

1-2 
― ― ― 5-1 

5-23 
6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-13 

7-14 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― ― ― ― ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

― ― ― ― 20-1 

20-6 
21-1 

21-3 
― ― 

その他の加

工施設 

第５廃棄物貯蔵棟 通信連絡設備 所内通信連絡設

備（所内携帯電話

機（PHS アンテ

ナ）） 

新設 1-1 

1-2 
― ― ― 5-1 

5-23 
6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-13 

7-14 
7-16 
7-17 

7-18 

― ― ― ― ― ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

― ― ― ― 20-1 

20-6 
21-1 

21-3 

21-4 

― ― 

その他の加

工施設 

第５廃棄物貯蔵棟 火災感知設備 自動火災報知設

備（感知器） 

新設 1-1 

1-2 
― ― ― 5-1 

5-23 

5-24 

5-25 

6-1 7-1 
7-2 
7-10 
7-13 
7-14 
7-16 
7-17 
7-18 

― ― ― ― ― ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

― ― ― ― 20-1 

20-6 
21-1 ― ― 

その他の加

工施設 

第５廃棄物貯蔵棟 消火設備 消火器 新設 1-1 

1-2 
― ― ― 5-1 

5-24 

5-26 

5-36 

― ― ― ― ― ― ― ― 14-1 
14-2 
14-9 
14-10 
14-11 
14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

― ― ― ― ― ― ― ― 

その他の加

工施設 

第５廃棄物貯蔵棟 緊急設備 避難通路 新設 1-1 

1-2 
― ― ― ― 6-1 ― ― ― ― ― ― 13-1 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 
14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

― ― ― ― ― ― ― ― 

その他の加

工施設 

第５廃棄物貯蔵棟 緊急設備 非常用照明 新設 1-1 

1-2 
― ― ― 5-1 

5-23 
6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-13 

7-14 

7-16 

7-17 
7-18 

― ― ― ― ― 13-1 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

― ― ― ― 20-1 

20-6 
― ― ― 

その他の加

工施設 

第５廃棄物貯蔵棟 緊急設備 誘導灯 新設 1-1 

1-2 
― ― ― 5-1 

5-23 
6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-13 

7-14 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― ― ― ― 13-1 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

― ― ― ― 20-1 

20-6 
― ― ― 
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添１別表１ 加工事業変更許可申請書の記載、当該記載の設工認への対応状況 
(1)【凡例】〇：当該記載に該当する。△：次回以降の申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 

No. 加工事業変更許可申請書の記載 記載箇所 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(1) 備考 
本文 添付書類 第 1次 

申請 
第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

 

第一条（定義、安全上重要な施設）関連          
1-1 「加工の事業を行う者として、福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、安全の追求に終わりはないという意識をもって安全のあるべき姿を目指す。最新の知見

を反映するとともに最も効果的な安全対策を実現し、公衆の安心感の獲得につなげる。」という基本方針のもと、加工施設は、以下に示す設計方針に基づき安全設計
を行い、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下「原子炉等規制法」という。）等の関連法規の要求を満足するとともに、「加工施設の位置、
構造及び設備の基準に関する規則」（以下「事業許可基準規則」という。）等に適合する設計とする。(1) 加工施設は、通常時において、加工施設周辺の公衆、放射
線業務従事者に対し原子炉等規制法に基づき定められている線量限度を超えないことはもとより、合理的に達成できる限り放射線被ばくを低減する。(2) 加工施設
は、設計、製作、建設、試験及び検査を通じて信頼性を有するものとする。また、誤操作及び設備・機器の故障によっても安全側に作動するインターロック機構等を
設けることにより、公衆に対し放射線障害を及ぼすことのないよう設計する。(3) 加工施設は、火災等の内的事象、地震、津波、その他想定される自然現象及び航
空機落下他の外的人為事象（故意によるものを除く。）によって、安全機能が損なわれることのない設計とする。本加工施設においては、安全機能を有する施設の機
能の喪失により、公衆及び放射線業務従事者に過度の放射線被ばくを及ぼすおそれはないため、本加工施設に安全上重要な施設はない。<p.2> 
本加工施設の安全機能を有する施設は、以下の基本方針の下に安全設計を行い、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下「原子炉等規制法」
という。）等の関連法規の要求を満足するとともに、「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下「事業許可基準規則」という。）等に適合する設計と
する。(1) 加工施設は、通常時において、加工施設周辺の公衆、放射線業務従事者に対し原子炉等規制法に基づき定められている線量限度を超えないことはもとよ
り、合理的に達成できる限り放射線被ばくを低減する。(2) 安全機能を有する施設は、設計、製作、建設、試験及び検査を通じて信頼性を有するものとする。また、
誤操作及び設備・機器の故障によっても安全側に作動するインターロック機構等を設けることにより、公衆に対し放射線障害を及ぼすことのないように設計する。
(3) 安全機能を有する施設は、火災等の内的事象、地震、津波、その他想定される自然現象及び航空機落下他の外的人為事象（故意によるものを除く。）によって、
安全機能が損なわれることのない設計とする。(4) 安全機能を有する施設は、安全機能の重要度に応じて、その機能を確保するように設計する。また、通常時及び
設計基準事故時に想定される全ての環境条件において、その安全機能を発揮できるようにし、他の原子力施設と安全機能を有する施設を共用する場合においては、
加工施設の安全機能を損なわない設計とする。建物・構築物及び設備・機器の機能の喪失による敷地周辺の公衆への実効線量を評価した結果、過度の放射線被ばく
を及ぼすおそれはなく、本加工施設には安全上重要な施設はない。本加工施設の主要な部屋、設備及び機器の配置図を、添５イ(ﾛ)の第１図及び第２図に示す。<p.5-
1> 
添５イ(ﾛ)の第１図 第１加工棟及び第１－３貯蔵棟の主要な設備及び機器の配置図 添５イ(ﾛ)の第２図 第２加工棟の主要な設備及び機器の配置図 添５イ(ﾛ)の
第２図 付表 主要な設備及び機器の名称 <p.5-2～p.5-7> 

p.2 p.5-1 
p.5-2～
p.5-7 

○ ◇ ○ 
◇ 

○ 
◇ 

○ ― 各設備・機器における設計の基本方針とす
る。 
安全上重要な施設については、加工事業変
更許可申請書における評価で対応。 

1-2 イ．加工施設の位置 (ｲ) 敷地の面積及び形状 敷地は大阪市中心部から南南西約 35 km の大阪府泉南郡熊取町に位置し、本加工施設を設置する敷地の面積は約
27,900 m2である。この敷地は、ＪＲ阪和線熊取駅の南方約 2 km にあり、標高約 48 m の台地に位置する丘陵地の一部を切土造成し、一部を盛土造成で整地したもの
で、東西約 250 m、南北約 150 m の矩形に近い形状である。敷地南側は町道に面しており、西側は住宅地、北側及び東側は一般の工場と接している。本加工施設の北
東約 250 m に二級河川佐野川水系の雨山川が、本加工施設との標高差で約 10 m 低いところを流れている。近傍の鉄道路線としてＪＲ阪和線が本加工施設から北西約
1.2 km、主要道路として関西空港自動車道が南西約 2 km、阪和自動車道が南東約 2 km、国道 170 号線が北東約 1 km、海上交通として泉佐野港が北西約 5 km の位置
にある。航空関係では、本加工施設の北西約 10 km に関西国際空港がある。本加工施設がある熊取町を含む大阪府南部地域は、和歌山県との境界に連なる和泉山脈
から大阪湾に向かって丘陵、段丘・台地、低地が順に分布している。丘陵はその内部を大阪湾に向かって北流する河川によって開析され、南北に延びる多くの丘陵
に分割されて、河川に沿った段丘が形成されており、河川沿いに狭い沖積面（谷底低地）が分布している。本加工施設周辺の地下構造は、大阪層群（鮮新世から更新
世中期）、段丘堆積層（更新世中期から後期）、表層には沖積層（完新世）が分布している。本加工施設近傍の文献調査によると、本加工施設の南方約 2 km に成合断
層があるが、成合断層は敷地内を通るものではなく、成合断層は第四紀後期以降の約 50 万年間に活動しなかったとされている。また、主要な活断層帯として、本加
工施設の北方約 8 km に上町断層帯、南方約 9 km に中央構造線活断層帯があるが、本加工施設の敷地にこれらの活断層の露頭はない。 (ﾛ) 敷地内における主要な
加工施設の位置 敷地内の北部に核燃料物質の貯蔵施設及び放射性廃棄物の廃棄施設等からなる第１加工棟、南部に成形施設、被覆施設、組立施設及び核燃料物質
の貯蔵施設等からなる第２加工棟及びその他加工設備の附属施設からなる発電機・ポンプ棟が位置し、西部に核燃料物質の貯蔵施設からなる第１－３貯蔵棟、並び
に放射性廃棄物の廃棄施設等からなる第１廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟及び第５廃棄物貯蔵棟が位置する。<p.1> 
参考図 第１図 加工施設の位置 第２図 敷地の形状 第３図 敷地内における主要な加工施設の位置 第４図 第１加工棟の主要な部屋配置 第５図 第２加工棟
の主要な部屋配置 第６図 第１－３貯蔵棟、第１廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟、第５廃棄物貯蔵棟及び発電機・ポンプ棟の主要な部屋配置 <p.132～p.138> 

p.1 
p.132～
p.138 

― ○ ◇ ○ 
◇ 

○ 
◇ 

○ ― 加工施設の位置を配置図で確認する。 

1-3 なお、外的事象のうち津波については、公的機関等による津波浸水予測（南海トラフ、大阪湾断層帯）では、本加工施設に最も近い泉佐野港で約 6 m の波高が予測
されている。本加工施設は海岸から約 5 km 離れ、海抜約 48 m であることから、津波が本加工施設に到達することはなく、本加工施設が津波により安全機能を損な
うことはない。<p.5-213> 

― p.5-213 ― ― ― ― ― ― 加工事業変更許可申請書における評価で
対応。 

1-4 事業許可基準規則第七条の要求に適合するように必要に応じて耐震補強を講じた安全機能を有する施設に対して、Ｓクラスに属する施設に求められる 1G 程度の地震
力を想定する。<p.5-213> 

― p.5-213 ○ ― ― ○ ○ ― ― 

1-5 なお、貯蔵施設以外の設備・機器における取扱量は、貯蔵施設の最大取扱量の内数として管理しているが、ここでは保守的に全ての設備・機器の取扱量の総和とす
る。<p.5-215> 
なお、貯蔵施設以外の設備・機器における取扱量は、貯蔵施設の最大取扱量の内数である。ここでは保守的に全ての設備・機器の取扱量の総和とした。<p.5-222> 

― p.5-215 
p.5-222 

― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

1-6 耐震重要度分類第１類の設備・機器は、地震による変形、転倒を抑制する設計とし、また、高さのある貯蔵施設では落下防止策を採り、設備からのウランの落下は
発生しない設計とする。<p.5-216> 

― p.5-216 ○ ― ― ○ ○ ― ― 

1-7 また、取り扱うウランの性状を考慮して、耐震重要度分類第１類の設備に収納する燃料棒及び燃料集合体は DR＝0.002、第２類及び第３類の設備に収納される燃料棒
及び燃料集合体は DR＝0.02、第１類相当の固縛を行ったドラム缶は DR＝0.001、第１類の設備に収納される粉末保管容器は DR＝0.02、第２類及び第３類の設備に収
納する粉末保管容器は DR＝0.2、保護容器（旧 AF 型輸送容器）は DR＝0.002 に設定した。<p.5-216> 

― p.5-216 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

1-8 ウランは耐衝撃性能を有した保護容器及び粉末保管容器に密閉している。保護容器は 1段置きで取扱い時には最大高さを 1 m 以下で管理するため落下しても破損は
生じないが保守的に 10%が影響を受けるものとする。また粉末保管容器内については、上記と同様に取り扱う。<p.5-217> 

― p.5-217 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

1-9 地震の影響でドラム缶が落下、転倒しないように、ドラム缶を強固に固定するが、転倒する割合は安全側に 10％とする。また、転倒したドラム缶のうち蓋が開く割
合として 10％見込む。さらに蓋が開いたドラム缶からウランが漏えいする割合として 10％見込む。<p.5-218> 

― p.5-218 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

1-10 F3 竜巻の竜巻荷重あるいは飛来物による損傷を想定する建物を添５ヌ(ﾛ)の第３表に示す。建物内におけるウランを含む設備・機器については、必要に応じて固縛対
策を施すため、これらの設備・機器が建物外へ飛散することはない。また、規則解釈別記に示される考えに従い、固縛等以外の F3 竜巻対策を評価上考慮しないもの
としている。<p.5-221> 

― p.5-221 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

1-11 F3 竜巻の竜巻荷重あるいは飛来物による損傷を想定する建物を添５ヌ(ﾛ)の第３表に示す。<p.5-221> 
添５ヌ(ﾛ)の第３表 F3 竜巻の建物への影響 <p.5-221> 
第２加工棟の１階は竜巻荷重によって建物が損傷するおそれがない。このため第２加工棟の１階の設備・機器が影響を受けるおそれはないが、第１種管理区域の空
気中ウランが建物外に漏えいすることを考慮し DR＝1とする。<p.5-223> 

― p.5-221 
p.5-223 

― ― ― ― ○ ― ― 
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1-12 F3 竜巻の竜巻荷重あるいは飛来物による損傷を想定する建物を添５ヌ(ﾛ)の第３表に示す。<p.5-221> 
添５ヌ(ﾛ)の第３表 F3 竜巻の建物への影響 注１：第２加工棟３階の試料保管棚は、設備周辺の壁の補強等により風荷重及び飛来物による影響がない設計とする。
<p.5-221> 
第２加工棟３階の試料保管棚周辺は、竜巻荷重によって建物が損傷するおそれはない。３階の試料保管棚は保守的に 1%が影響を受けるものとし、粉末保管容器内に
収納するため、このうちの 10％が影響を受けるものとして DR＝0.001 とする。<p.5-223> 
第２加工棟３階は、試料保管棚周辺を除いて想定する飛来物が壁を貫通するおそれがある。第２加工棟３階の設備・機器（試料保管棚を除く）飛来物から直接的な
影響を受けるとして DR＝1とする。<p.5-223> 
試料保管棚は近辺の壁を補強して飛来物の影響が生じない構造とするが保守的に 1％が影響を受けるものとし、粉末保管容器内に収納するため、このうちの 10％が
影響を受けるものとする。<p.5-224> 

― p.5-221 
p.5-223 
p.5-224 

― ― ― ― ○ ― ― 

1-13 F3 竜巻の竜巻荷重あるいは飛来物による損傷を想定する建物を添５ヌ(ﾛ)の第３表に示す。<p.5-221> 
添５ヌ(ﾛ)の第３表 F3 竜巻の建物への影響 注３：外扉のみ飛来物により貫通する。<p.5-221> 
第２加工棟２階は、想定する飛来物が外扉を貫通するおそれがある。第２加工棟２階に設置する設備のうち、燃料集合体貯蔵施設、燃料棒貯蔵施設は水平貫通限界
厚さ以上に相当する厚さの壁で囲まれ損傷のおそれはないが、保守的に 1％が影響を受け、燃料棒に密封しているため、影響を受ける割合をその 10％とし DR＝0.001
とする。<p.5-223> 

― p.5-221 
p.5-223 

― ― ― ○ ― ― ― 

1-14 F3 竜巻の竜巻荷重あるいは飛来物による損傷を想定する建物を添５ヌ(ﾛ)の第３表に示す。<p.5-221> 
添５ヌ(ﾛ)の第３表 F3 竜巻の建物への影響 注２：第１加工棟北側に設置する遮蔽壁を兼ねた防護壁及び竜巻のソフト対策として行う車両の退避措置により、トラ
ックウィング車は第１加工棟に飛来するおそれがないことから、ワゴン車の飛来を想定する。<p.5-221> 

― p.5-221 ― ― ○ ― ― ― 車両の退避措置は、保安規定で明確にす
る。 

1-15 第１廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟、第５廃棄物貯蔵棟及び第１加工棟は、想定する飛来物が壁を貫通するおそれがある。第１廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟、
第５廃棄物貯蔵棟及び第１加工棟の保管廃棄施設では想定する飛来物から直接的な影響を受けるドラム缶に対して DR＝1 とし、これ以外は飛来物から間接的な影響
を受けるとしてドラム缶を固縛し、ドラム缶の固縛は、専用の治具によりドラム缶の蓋を抑え、蓋が開きにくい措置を講じることから DR＝0.01 とする。<p.5-223> 
建物が損傷を受け、固縛している固体廃棄物ドラム缶に飛来物が衝突して損傷することを想定する。<p.5-224> 

― p.5-223 
p.5-224 
 

― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

1-16 第１廃棄物貯蔵棟及び第３廃棄物貯蔵棟は、保管廃棄しているドラム缶の破損体数を保守的に仮定するため、路線バスの飛来を想定する。第５廃棄物貯蔵棟は、保
管廃棄しているドラム缶の破損体数を保守的に仮定するため、トラックウィング車を想定する。第１加工棟には、路線バスが飛来するおそれはなく、トラックウィ
ング車は、遮蔽壁を兼ねた防護壁により飛来するおそれはないことから、ワゴン車の飛来を想定する。<p.5-223> 

― p.5-223 ― ― ○ ○ ○ ― ― 

1-17 地震、津波、竜巻以外の外的事象として、火山事象について、火山ガイドに基づき、本加工施設の敷地から半径 160 km の範囲の第四紀火山について文献調査を行っ
て１０火山を抽出した。これら１０火山に対して、完新世の活動の有無及び検討対象火山の過去の活動の検討によって、本加工施設に影響を及ぼし得る火山として、
神鍋火山群、美方火山群及び扇ノ山を抽出した。これらの３火山に対して、火山活動の規模及びその火山事象の影響評価を実施し、本加工施設に影響を及ぼし得る
火山と敷地の位置関係より、敷地までに十分に離隔距離があることから、火災物密度流、溶岩流、岩層なだれ、地すべり、斜面崩壊等について、本加工施設に影響を
及ぼす可能性は十分に小さい。また、地理的領域外の第四紀火山からの降下火砕物の文献を調査し、本加工施設周辺で確認されている降下火砕物を調査した。町田・
新井（2003）新編火山灰アトラスに記載された火山灰の層厚コンター図から、本加工施設に降灰した降下火砕物は、①鬼界アカホヤ火山灰、②鬱陵隠岐火山灰、③
姶良 Tn 火山灰、④阿蘇 4 火山灰、⑤鬼界-葛原火山灰、⑥阿多火山灰、⑦加久藤火山灰があった。これらの火山のうち、鬱陵以外のカルデラについては、運用期間
中に巨大噴火が発生する可能性はないことを確認した。また、鬱陵は完新世において VEI6 クラスの鬱陵隠岐の巨大噴火があり、隠岐鬱陵以降に少なくとも３回の噴
火があったが、それらの噴火規模は不明であることから、運用期間中の噴火規模として既往最大の鬱陵隠岐の噴火規模（12.22 km3）を想定しても、本加工施設周辺
での降下火砕物の層厚は 2 cm 以下であったとされている。本加工施設で核燃料物質を内包する施設は、降雨及び積雪等により水を吸収し重くなった状態である湿潤
密度 1.5 g/cm3にある降下火砕物の厚さ 12 cm の許容堆積厚さがある(添５ヌ(ﾊ)の第１表)が、降下火砕物が降下したときの対策として、建物に降下火砕物の堆積が
認められれば、降下火砕物を除去する措置を講じることとする。ここでは、降下火砕物の除去作業が実施できないことを想定し、降下火砕物の堆積による影響につ
いて評価した。なお、地震、津波、竜巻、火山以外の外的事象として、凍結、降水、積雪、生物学的事象、洪水、落雷、交通事故、外部火災、電磁的障害があるが、
これらによる施設の損傷の程度は、いずれも地震の損傷の程度に包含される。<p.5-227> 
添５ヌ(ﾊ)の第１表 降下火砕物の許容堆積厚さ <p.5-228> 

― p.5-227 
p.5-228 

― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

第二条（核燃料物質の臨界防止）関連          
2-1 本加工施設において核燃料物質を取り扱う安全機能を有する施設は、通常時に予想される機器若しくは器具の単一の故障又はその誤作動若しくは操作員の単一の誤

操作を想定した場合に、核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにするため、臨界防止の安全設計を行う。また、溢水に対し没水しない設計とすること及び火
災時の消火水等が侵入しない防護措置を講じること等により、当該設備で想定される最も厳しい結果を与える中性子の減速及び反射の条件により、臨界とならない
設計とする。本加工施設で取り扱う核燃料物質は、濃縮度が 5%以下の濃縮ウラン(再生濃縮ウランを含む。)、天然ウラン及び劣化ウランであり、このうち濃縮度が
5%以下の濃縮ウランを取り扱う設備・機器を臨界安全管理の対象とする。核燃料物質の取扱いを臨界安全管理の単位に区分けした単一ユニット、及び単一ユニット
が二つ以上存在する場合（以下「複数ユニット」という。）の具体的な設計方法を以下に示す。<p.3> 

p.3 ― ○ 
△ 

― ― ○ ○ ― 核燃料物質の臨界防止に関する基本的な
考え方であり、各項目に含めて対応する。 

2-2 (ⅰ) 単一ユニットとしての設備・機器のうち、その形状寸法を制限し得るものについては、その形状寸法について適切な核的制限値を設ける。溶液状のウランを取
り扱う設備・機器については、全ての濃度において臨界安全を維持できる形状寸法とする。ただし、少量の溶液の化学分析に用いる最小臨界質量以下のウランを取
り扱うものは除く。<p.3> 
文献値による形状寸法制限及び幾何学的形状制限（容積制限）は、取り扱うウランの物理的状態及び均質、非均質の別を考慮し、TID-7016 Rev.2、JAERI-1340 及び
JAEA-Data/Code2009-010 により、添５ニ(ｲ)の第１表のとおりとする。<p.5-21> 
添５ニ(ｲ)の第１表及び添５ニ(ｲ)の第２表のいずれの適用も困難な場合は、必要に応じて減速条件を制限した上で最も厳しい結果を与えるよう、中性子の減速、吸
収及び反射の各条件を仮定した臨界計算により未臨界（Keff＋3σ≦0.95）であることを確認して決定した形状寸法、質量、幾何学的形状により、添５ニ(ｲ)の第３
表のとおりとする。<p.5-21> 
添５ニ(ｲ)の第１表 形状寸法制限値及び容積制限値、添５ニ(ｲ)の第２表 質量制限値 <p.5-26> 
添５ニ(ｲ)の第３表 臨界計算による核的制限値 <p.5-27～p.5-38> 
添５ニ(ｲ)の第４表 燃料集合体臨界解析モデル仕様 <p.5-39> 
添５ニ(ｲ)の第１図～添５ニ(ｲ)の第２２図 臨界計算モデル <p.5-40～p.5-59> 

p.3 p.5-21 
p.5-26 
p.5-27～
p.5-38 
p.5-39 
p.5-40～
p.5-59 

○ ― ― ○ ○ ― ― 

2-3 (ⅱ) 単一ユニットとしての設備・機器のうち、その形状寸法を制限することが困難な場合は、取り扱う核燃料物質の質量について適切な核的制限値を設ける。質量
の核的制限値を設ける場合は二重装荷を想定しても臨界に達するおそれのない質量とする。質量を制限する場合、誤操作等を考慮しても上記の制限値を超えない対
策として、信頼性の高いインターロックを設置する。なお、最小臨界質量以下のウランを取り扱う一部の設備・機器については、受け入れる前に、教育・訓練を受け
た二人の操作員が核燃料物質の質量を確認し、核的制限値未満であることを確認する。形状寸法、質量のいずれの制限も適用することが困難な場合は、質量又は幾
何学的形状の核的制限値を設定し、又はそれらのいずれかと減速条件を組み合わせて制限する。<p.3> 
添５ニ(ｲ)の第１表の適用が困難な場合に適用する質量制限は、取り扱うウランの物理的状態及び均質、非均質の別を考慮し、TID-7016 Rev.2 に示された未臨界極限
値（臨界に達するおそれのない値）の 1/2 未満の値により、添５ニ(ｲ)の第２表のとおりとする。<p.5-21> 
添５ニ(ｲ)の第１表及び添５ニ(ｲ)の第２表のいずれの適用も困難な場合は、必要に応じて減速条件を制限した上で最も厳しい結果を与えるよう、中性子の減速、吸
収及び反射の各条件を仮定した臨界計算により未臨界（Keff＋3σ≦0.95）であることを確認して決定した形状寸法、質量、幾何学的形状により、添５ニ(ｲ)の第３
表のとおりとする。<p.5-21> 
添５ニ(ｲ)の第１表 形状寸法制限値及び容積制限値、添５ニ(ｲ)の第２表 質量制限値 <p.5-26> 
添５ニ(ｲ)の第３表 臨界計算による核的制限値 <p.5-27～p.5-38> 
添５ニ(ｲ)の第４表 燃料集合体臨界解析モデル仕様 <p.5-39> 
添５ニ(ｲ)の第１図～添５ニ(ｲ)の第２２図 臨界計算モデル <p.5-40～p.5-59> 

p.3 p.5-21 
p.5-26 
p.5-27～
p.5-38 
p.5-39 
p.5-40～
p.5-59 

○ ― ― ― ○ ― 最小臨界質量以下のウランを取り扱う一
部の設備・機器については、受け入れる前
に、教育・訓練を受けた二人の操作員が核
燃料物質の質量を確認し、核的制限値未満
であることを確認することはソフト対応。 

2-4 (ⅲ) 核燃料物質の収納を考慮しない設備・機器のうち、核燃料物質が入るおそれのある設備・機器についても上記の(ⅰ)又は(ⅱ)を満足するように設計する。<p.3> p.3 ― ― ― ― ― ― ― 本記載に該当する設備・機器はない。 
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(1)【凡例】〇：当該記載に該当する。△：次回以降の申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
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申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

 

2-14 (ⅰ) 単一ユニット相互間は核的に安全な配置であることを立体角法又は臨界計算により確認し、それぞれの単一ユニットをその結果に基づいて配置する。なお、立
体角法とは、中性子相互作用を考慮した複数ユニットの未臨界性を単一ユニット間の立体角の総和を求めることにより確認する手法である。<p.4> 
複数ユニットの臨界安全は、各単一ユニットを次のいずれかの方法により核的に安全な配置とすることにより確保する。(ⅰ) 立体角法による場合 (ⅱ) 臨界計算に
よる場合 <p.5-22> 

p.4 p.5-22 ○ 
△ 

― ― ○ 
△ 

○ ― 第 5 次申請で、第 1次申請の対象とする設
備・機器を設置する第２加工棟第２－３領
域及び第２－５領域の各領域では、1 つの
単一ユニットのみを配置していることの
適合性確認を行う。 
第 5次申請で、第 4次申請の対象である燃
料集合体保管ラックＣ型 No.2 を設置する
第２加工棟第２－６領域では、1 つの単一
ユニットのみを配置していることの適合
性確認を行う。 

2-15 (ⅲ) 核的に安全な配置を定めるに当たって参考とする手引書、文献等は、公表された信頼度の十分高いものであり、また、使用する臨界計算コードは、実験値との
対比がなされ、信頼度の十分高いことが立証されたものを用いる。<p.5> 
(ⅱ) 立体角法により核的に安全な配置を定めるに当たっては、単一ユニット間の面間距離を各々30 cm 以上とし、立体角の総和Ω（ステラジアン）が次式を満たす
ように各単一ユニットの配置を決定する。Ω≦9-10×Keff ここで、上式におけるKeffは、単一ユニットの中性子実効増倍係数であり、立体角法に適用できるKeff
を0.8以下とする。臨界計算により核的制限値を設定した場合は最適な減速条件及び+3σを考慮した上で、単一ユニット間の中性子相互作用を最も厳しく取り扱うも
のとして反射体なしの中性子実効増倍係数とする。公表された信頼度の十分高い文献を参照して、形状寸法による核的制限値を設定した場合は0.8とし、質量による
核的制限値を設定した場合は0.65 とする。また、臨界計算により核的に安全な配置を定めるに当たっては、信頼性の高い臨界解析コードを用い、最適な減速条件及
び水全反射の条件で中性子実効増倍係数（Keff+3σ）が0.95以下となるように各単一ユニットの配置を決定する。<p.5> 
(ⅰ) 立体角法による場合 立体角法による単一ユニット間の相互作用は、TID-7016 Rev.2により次の基準に従う。(a) 各単一ユニット間の面間距離は30 cm以上とす
る。(b) 各単一ユニットのKeffは0.8以下とする。(c) 立体角の計算はTID-7016 Rev.2の方法に従う。許容される立体角は6ステラジアンを超えないものとする。(d) 
相互作用の評価に使用する単一ユニットのKeffは次により算出する。＊添５ニ(ｲ)第１表で定めた形状寸法制限値又は容積制限値が適用されている単一ユニットで
は、Keffは0.8（注）とする。＊添５ニ(ｲ)第２表で定めた質量制限値が適用されている単一ユニットでは、Keffは0.65（注）とする。＊Keffを臨界計算により求める場合
は、原則として最適な減速条件で反射体がない条件で求める。注．10 CFR Part70（1963年版）による。(e) (c)及び(d)で求めた立体角ΩとKeffが、次式を満たすよ
うにする。Ω（ステラジアン）≦（9－10×Keff）（TID-7016 Rev.2（4.9）式による。） <p.5-22> 

p.5 p.5-22 ○ ― ― ○ ○ ― ― 

2-16 (ⅲ) 核的に安全な配置を定めるに当たって参考とする手引書、文献等は、公表された信頼度の十分高いものであり、また、使用する臨界計算コードは、実験値との
対比がなされ、信頼度の十分高いことが立証されたものを用いる。<p.5> 
(ⅱ) 臨界計算による場合 単一ユニット間の相互作用を臨界計算により評価する場合には、検証された臨界計算コードを使用して、原則として最も効率の良い中性
子減速条件を考慮した体系において、Keff を計算し、十分に未臨界（Keff＋3σ≦0.95）となるようにする。<p.5-22> 

p.5 p.5-22 ○ ― ― ○ ○ ― ― 

2-17 (ⅲ) 核的に安全な配置を定めるに当たって参考とする手引書、文献等は、公表された信頼度の十分高いものであり、また、使用する臨界計算コードは、実験値との
対比がなされ、信頼度の十分高いことが立証されたものを用いる。<p.5> 
(1) 参考文献 (i)～(xiii) (2) 臨界計算コード (i) KENO V.a モンテカルロ法による輸送計算コードであり､体系の中性子実効増倍係数を求めることができる。
使用するライブラリは SCALE システムに付随する ENDF/B-V 44 群セットである。<p.5-25> 

p.5 p.5-25 ○ ― ― ○ ○ ― ― 

2-18 (ⅳ) 核的に安全な配置の維持については以下のとおりとし、起こるとは考えられない独立した二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しないものとする。
(a) 十分な強度を有するように床、壁又は屋根に固定する構造とすることで設備・機器の大きさ、配列及び間隔を維持し、設備・機器の供用開始前に実施する検査
により設備・機器の大きさ、配列及び間隔を満足していることを確認する。<p.5> 

p.5 ― ○ ― ― ○ ○ ― ― 

2-19 (ⅳ) 核的に安全な配置の維持については以下のとおりとし、起こるとは考えられない独立した二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しないものとする。
(b) 核的に隔離されている領域内でウランを移動する場合には、管理された所定の容器に入れるとともに、当該領域内の他の設備・機器との間に、核的に安全な配
置を保持するように通路を定める。<p.5> 

p.5 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

2-20 (ⅴ) 核燃料物質を不連続的に取り扱う設備・機器においては、移動先の設備・機器の核的制限値を超えない対策として、移動元からの核燃料物質の移動を制限する
インターロックを設置する。<p.5> 

p.5 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

2-21 (ⅵ) 核燃料物質を搬送する設備・機器で核的制限値を有するものについては、動力供給が停止した場合に備え、動力供給が停止した場合に核的制限値を逸脱するお
それのある設備・機器に停電時保持機構を設けて核燃料物質を安全に保持するものとする。<p.5> 

p.5 ― ○ ― ― ― ○ ― ― 

2-22 (ⅶ) 核燃料物質を搬送する設備・機器において、搬送元及び搬送先の各々に単一ユニットとしての核的制限値を設定する場合には、それらをつなぐ搬送部の数と直
径に応じた中性子相互作用（枝管の取扱い）を考慮することにより、複数ユニットとしての臨界防止上の影響の有無を評価し、搬送部と搬送元及び搬送先の配置を
設定する。<p.5> 
(ⅳ) 枝管の取扱い 核燃料物質を搬送する設備・機器において、搬送元及び搬送先の各々に単一ユニットとしての核的制限値を設定する場合には、それらをつなぐ
搬送部の数と直径に応じた中性子相互作用を考慮することにより、JAERI 1340 図 3.9 又は臨界計算に基づいて複数ユニットとしての臨界防止上の影響の有無を評価
し、搬送部と搬送元及び搬送先の配置を設定する。<p.5-23> 

p.5 p.5-23 ― ― ― ― ○ ― ― 

第三条（遮蔽等）関連          
3-1 「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」（以下「線量告示」という。）に定める線量限度を超えないこと

はもとより、公衆の被ばく線量及び放射線業務従事者が立ち入る場所における線量を合理的に達成できる限り低くする設計とする。<p.7> 
p.7 ― △ ― ○ ○ 〇 ― 遮蔽等に関する基本的な考え方であり、各

項目に含めて対応する。 
3-2 管理区域その他事業所内の人が立ち入る場所において、放射線業務従事者等の放射線影響を可能な限り低減するよう、ウランの取扱量が多い設備・機器を放射線業

務従事者から離れた位置に配置するとともに、遮蔽を要する設備・機器において、区画を仕切る壁又は遮蔽板等を設ける。<p.7> 
加工施設において、製造、検査、貯蔵設備等の線量率を評価し、放射線業務従事者の外部放射線による被ばくを合理的に達成できる限り低減できる設計とする。遮
蔽を要する施設、設備においては、区画を仕切る壁、遮蔽板等を設ける構造とし、貫通部がある区画については、適切な対策を行い、放射線業務従事者の外部放射
線による被ばくを低減できる設計とする。なお、ウランの仕様から実効線量を評価することにより線量限度を十分満足できる場合は、遮蔽計算等による評価は要し
ないものとする。<p.5-10> 

p.7 p.5-10 △ ― ○ ○ 〇 ― 第 4 次申請で、第 1次申請の対象とする設
備・機器を収納する第２加工棟の構造の適
合性確認を行う。 

3-3 放射線防護上の遮蔽のために壁、屋根、遮蔽壁等を設け、かつ、再生濃縮ウランの貯蔵及び保管廃棄する位置を管理することにより、通常時における貯蔵施設及び
放射性廃棄物の保管廃棄施設からの直接線及びスカイシャイン線による周辺監視区域境界での線量が、線量告示に定める線量限度年間 1 mSv より十分に低減する設
計とする。<p.7> 
本加工施設のウランの貯蔵及び放射性廃棄物の保管廃棄に起因する直接線及びスカイシャイン線の影響を評価し、周辺監視区域外において線量を合理的に達成でき
る限り低減するため、必要に応じて建物等に放射線遮蔽を講じる。<p.115> 
酸化ウラン粉末、燃料集合体等の貯蔵又は放射性廃棄物の保管廃棄に起因する線量が敷地境界外の人の居住する可能性のある地点において十分低くなるように設備、
壁の配置等を考慮した設計とする。<p.5-18> 
周辺監視区域境界及び敷地境界外の人の居住する可能性のある区域において、本加工施設のウランの貯蔵及び放射性廃棄物の保管廃棄に起因する線量を合理的に達
成可能な限り低くするために、必要に応じて建物等に放射線遮蔽を講じる。<p.6-6> 
直接線の計算で考慮した主要な壁厚等を添６ロ(ﾆ)の第７図に示す。また、スカイシャイン線の計算で考慮した主要な天井厚を添６ロ(ﾆ)の第１表に示す。<p.6-7> 
添６ロ(ﾆ)の第７図 直接ガンマ線の評価で考慮した壁厚等 <p.6-14> 
添６ロ(ﾆ)の第１表 スカイシャイン線の計算に使用した天井厚 <p.6-15> 

p.7 
p.115 

p.5-18 
p.6-6 
p.6-7 
p.6-14 
p.6-15 

△ ― ○ ○ ○ ― 第 4 次申請で、第 1次申請の対象とする設
備・機器を収納する第２加工棟の構造の適
合性確認を行う。 
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4-8 設計上このような部位が発生する場合は、当該部位を定期的に点検することを保全計画に定める。<p.8> 
作業環境及び周辺環境の汚染防止のため、以下により閉じ込めの管理を行う。(4) ウランを収納する設備・機器からの飛散及び漏えいを防止するため、定期的に巡
視及び点検等を行い、異常の有無を確認する。巡視及び点検箇所は設備・機器の設計及び改造時にあらかじめ定め、設備・機器の経年変化等を考慮して定期的に見
直す。<p.114> 
第１種管理区域においてウランを内包し、ウランが空気中へ飛散するおそれがある設備・機器は、以下に示す飛散又は漏えい防止設計とする。混合設備、粉末調整
設備、圧縮成型設備、研磨設備、焙焼設備等のウランが空気中に飛散するおそれのある設備・機器及び固体廃棄物処理設備 設計上このような部位が発生する場合
は、当該部位を定期的に点検することを点検要領及び保全計画に定める。<p.5-8> 

p.8 
p.114 

p.5-8 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

4-9 液体廃棄物の廃棄施設の貯槽には、満水となり貯槽外に漏えいすることを防止するため、高水位の液面を検知し、自動的に警報を発する設計とする。<p.8> p.8 ― △ ― ― ― ○ ― 第 5 次申請で、第 1次申請の対象とする設
備・機器を収納する第２加工棟に設置され
た警報設備の適合性確認を行う。 

4-10 ウラン粉末を含む気体又は液体を取り扱う系統及び機器には、逆流によってウランが拡散しない設計とする。<p.8> 
(ⅲ) 逆流防止 放射性気体廃棄物の廃棄設備は、給排気設備により放射性気体廃棄物が逆流しないように負圧設計を行う。<p.5-16> 
また、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物（以下「核燃料物質等」という。）を含まない液体を導く管であって、核燃料物質等を内包する容器、管等に
内通するもののうち核燃料物質等が逆流するおそれのあるものについては、逆流防止のための弁等を設ける。<p.5-17> 

p.8 p.5-16 
p.5-17 

― ― ― ― ○ ― ― 

4-11 第１種管理区域でウラン粉末が漏えいした場合に、その漏えいを検知するエアスニファを設けるとともに、空気中の放射性物質の濃度を監視し警報を発するダスト
モニタを設ける。<p.8> 

p.8 ― △ ― ― ― ○ ― 第 5 次申請で、第 1次申請の対象とする設
備・機器を収納する第２加工棟に設置され
た放射線管理施設の適合性確認を行う。 

4-12 ウラン粉末を含んだ液体が漏えいするおそれのある場所には、漏えい検知器によって漏えいを検知して警報を発する設計とする。<p.8> p.8 ― △ ― ― ― ○ ― 第 5 次申請で、第 1次申請の対象とする設
備・機器を収納する第２加工棟に設置され
た警報設備の適合性確認を行う。 

4-13 排気口から放出される排気中の放射性物質濃度は、ダストモニタにより連続的に監視し、異常時には自動的に警報を発する設計とする。<p.9> 
排気にあたっては、排気中の放射性物質濃度を連続的に監視する。<p.81> 
放出に当たっては、排気口から放出する排気中の放射性物質の濃度は、監視設備により連続的に測定し、異常の有無を監視する。<p.116> 
(a) 排気口から放出する気体廃棄物中の放射性物質濃度は、ダストモニタにより連続的に監視し、自動的に警報を発するようにする。<p.5-18> 
排気口から放出される排気中の放射性物質濃度は、ダストモニタにより通常時及び設計基準事故時を含めて連続的に監視し、異常時には自動的に警報を発するよう
にする。<p.6-16> 
排気口から放出される排気中の放射性物質濃度は、ダストモニタにより連続的に監視し、異常時には警報を発するようにする。<p.6-20> 

p.9 
p.81 
p.116 

p.5-18 
p.6-16 
p.6-20 

△ ― ― ― ○ ― 第 5 次申請で、第 1次申請の対象とする設
備・機器を収納する第２加工棟に設置され
た放射線管理施設の適合性確認を行う。 

4-14 また、異常を確認した場合は、その原因を究明して必要な対策を講じることにより、排気中の放射性物質の濃度を合理的に達成できる限り低減し、線量告示に定め
る周辺監視区域外の空気中濃度限度以下となるようにする。<p.116> 
警報が発せられた場合は、その原因を究明して必要な対策を講じることにより、排気中の放射性物質濃度を線量告示に定める空気中濃度限度以下に管理する。<p.6-
20> 

p.116 p.6-20 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

4-15 ウラン粉末の漏えいの拡大を防止するため、当該区域の外から当該区域に向かって空気が流れるように、第１種管理区域は外部に対して 19.6 Pa 以上の負圧を保つ
ように給排気のバランスをとる構造とし、必要な場合に経路を閉じることのできる逆流防止機構又はダンパーを設ける構造とする。<p.8> 
(a) 本加工施設のうち、第１種管理区域は、室内の圧力を給排気設備によって外気に対して 19.6 Pa（2 mm 水柱）以上の負圧を維持することにより、室内の空気が
外部に漏えいすることを防止する。<p.5-9> 
(d) 複数の排気系統により排気する場合は、汚染された空気が逆流しないよう逆流防止ダンパー等を設ける。<p.5-9> 
第１種管理区域の部屋はウラン除去機能を持つフィルタを備えた排気設備で排気することにより、平均６回/時以上の換気を行い、室内の圧力を外気に対して 19.6 
Pa（2 mm 水柱）以上の負圧に維持できる設計とする。<p.6-2> 

p.8 p.5-9 
p.6-2 

△ △ ― ― ○ ― 第 5 次申請で、第 1次申請の対象とする設
備・機器を収納する第２加工棟に設置され
た気体廃棄設備の適合性確認を行う。 
第 2次申請ではダクトを部分撤去する。第
5 次申請で、撤去しない部分のダクトの耐
震補強等を行う際に併せて本設の閉止措
置を講じ、撤去しない部分のダクトの適合
性を確認する。また、当該ダクトを含めた
気体廃棄設備 No.1 全体の適合性確認を行
う。 

4-16 室内の負圧は差圧計によって監視する。排風機の故障等により、万一、負圧が維持できなくなった場合には、自動的に警報を発する。<p.9> 
作業環境及び周辺環境の汚染防止のため、以下により閉じ込めの管理を行う。(3) 第１種管理区域内の室内の圧力は、高性能エアフィルタ、排風機及び排気ダクト
で構成する排気設備によって外気に対して負圧を維持することにより閉じ込めの管理を行い、室内の負圧は差圧計によって監視する。また、排気設備を停止し、当
該負圧を維持しない場合にあっては、核燃料物質の取扱いを停止するとともに、加工設備本体の設備における核燃料物質の除去及び貯蔵施設での保管等による閉じ
込めの管理を行う。<p.114> 
(b) 室内の負圧は差圧計によって監視し、排風機の故障等により、万一、負圧が維持できなくなった場合には、自動的に警報を発する。<p.5-9> 
この室内の負圧は差圧計により連続的に監視し、負圧が維持できない場合は警報を発するようにし、管理する。<p.6-2> 

p.9 
p.114 

p.5-9 
p.6-2 

― ― ― ― ○ ― ― 

4-17 また、第１種管理区域の室内が正圧になることを防ぐため、給気系統と排気系統の間にインターロック等を設け、起動時には排気系統が給気系統より先に起動し、
停止時には給気系統が排気系統より先に停止する設計とする。<p.9> 
また、第１種管理区域の室内が正圧になることを防ぐため、給気系統と排気系統の間にインターロック等を設け、起動時には排気系統が給気系統より先に起動し、
停止時には給気系統が排気系統より先に停止する設計とする。<p.5-9> 

p.9 p.5-9 ― ― ― ― ○ ― ― 

4-18 第１種管理区域内において、人が常時立ち入る場所における空気中の放射性物質の濃度を線量告示に定める濃度限度以下とするため、粉末状のウランを取り扱う設
備の囲い式フードの内部を工程室に対して 9.8 Pa 以上の負圧又は囲い式フードの開口部の面速を 0.5 m/秒以上に維持できる局所排気系統を設けるとともに、所要
の換気を行う。<p.9> 
作業環境及び周辺環境の汚染防止のため、以下により閉じ込めの管理を行う。第１種管理区域内の部屋は、排気設備により閉じ込めの管理を行う場合にあっては、
所要の換気を行う等により、空気中の放射性物質の濃度が線量告示に定める濃度限度以下となるよう管理する。<p.114> 
(a) 人が常時立ち入る第１種管理区域の部屋は、空気中の放射性物質濃度が「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を
定める告示」（以下「線量告示」という。）に定める値を十分下回るよう給排気設備により平均 6 回/時以上の換気を行う。給排気系統図を添５ロ(ｲ)の第２図及び第
３図に示す。<p.5-9> 
添５ロ(ｲ)の第２図 給排気系統図［気体廃棄設備 No.1（第２加工棟）］ 添５ロ(ｲ)の第３図 給排気系統図［気体廃棄設備 No.2（第１廃棄物貯蔵棟）］ <p.5-13～p.5-
14> 
第１種管理区域の部屋はウラン除去機能を持つフィルタを備えた排気設備で排気することにより、平均６回/時以上の換気を行い、室内の圧力を外気に対して 19.6 
Pa（2 mm 水柱）以上の負圧に維持できる設計とする。<p.6-2> 

p.9 
p.114 

p.5-9 
p.5-13～
p.5-14 
p.6-2 

△ △ ― ― ○ ― 第 5 次申請で、第 1次申請の対象とする設
備・機器を収納する第２加工棟に設置され
た気体廃棄設備の適合性確認を行う。 
第 2次申請ではダクトを部分撤去する。第
5 次申請で、撤去しない部分のダクトの耐
震補強等を行う際に併せて本設の閉止措
置を講じ、撤去しない部分のダクトの適合
性を確認する。また、当該ダクトを含めた
気体廃棄設備 No.1 全体の適合性確認を行
う。 
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4-19 また、第１種管理区域の内部の床、壁の表面はウランが浸透しにくく、除染が容易で腐食しにくい材料で仕上げる。<p.9> 
(c) 第１種管理区域の床、壁等は表面を平滑にし、表面には合成樹脂を塗装する等の仕上げにより除染の容易性及び耐食性の向上並びにウラン粉末を含む液体の浸
透防止を図る。<p.5-9> 

p.9 p.5-9 △ ○ 
△ 

― ○ ○ ― 第 4 次申請で、第 1次申請の対象とする設
備・機器を収納する第２加工棟の第１種管
理区域の床、人が触れるおそれがある壁の
適合性確認を行う。 
第 2次申請では設備撤去を行い、設備・機
器の適合性確認として、第２加工棟の第１
種管理区域の床、人が触れるおそれがある
壁の適合性確認を行う。第 4次申請で、建
物の適合性確認として、第 2次申請での設
備撤去後の第２加工棟の第１種管理区域
の床、人が触れるおそれがある壁の適合性
確認を行う。 

4-20 設備のクリーニング、工事等でウラン粉末を囲い式フードで取り扱うことが困難な場合は、一時的に簡易的なフードを設置するか操作員が呼吸保護具を着用する作
業管理を行い、内部被ばくを防止する。<p.9> 

p.9 ― ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

4-21 第１種管理区域内において、ウラン粉末を含む液体を取り扱う研磨設備等の設備の周辺部又は施設外に通じる出入口若しくはその周辺部には、ウラン粉末を含む液
体が施設外へ漏えいすることを防止するため堰を設ける。<p.9> 
(a) 粉末状のウランを含む液体を取り扱う研磨設備等の設備からの廃液を処理する設備の貯槽には液面計を設置し貯留レベルを監視するとともにその周辺部又は施
設外に通じる出入口若しくは周辺部には、ウラン粉末を含む液体が施設外へ漏えいすることを防止するため堰を設ける。排水処理系統図を添５ロ(ｲ)の第４図に示
す。<p.5-9> 
添５ロ(ｲ)の第４図 排水処理系統図 <p.5-15> 

p.9 p.5-9 
p.5-15 

― ― ― ○ ○ ― ― 

4-22 また、周辺監視区域外へ管理されない排水を排出する排水路の上には、ウラン粉末を含む液体を取り扱う第１種管理区域の床面を設けないように設計する。<p.9> 
(b) 粉末状のウランを含む液体を取り扱う設備及びウラン粉末を含む液体の漏えいが拡大するおそれのある施設内部の床面下に、ウランにより汚染されない排水を
排出する排水路がないよう設計する。<p.5-10> 

p.9 p.5-10 ― ― ― ○ ○ ― ― 

4-23 通常時及び設計基準事故において、公衆に対して著しい放射線被ばくを及ぼすおそれがないよう、事故に起因して環境に放出される放射性物質の量を低減させるた
め、部屋排気系統及び局所排気系統には高性能エアフィルタを設置する。<p.9> 
第１種管理区域の部屋排気系統及び局所排気系統は、高性能エアフィルタ（捕集効率 99.97%以上）を 1段とし、さらに、局所排気系統のうち、粉末状のウランを取
り扱う設備からの排気には、高性能エアフィルタ（捕集効率 99.97%以上）を別の離れた場所にもう 1段追加して、公衆の線量を十分に低減する設計とする。<p.9> 
設計基準事故時において、公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを及ぼすことのないよう、事故に起因して環境に放出される放射性物質の量を低減させるため、
排気系統には高性能エアフィルタを用いる設計とする。<p.5-10> 

p.9 p.5-10 ― △ ― ― ○ ― 第 2 次申請ではダクトを部分撤去する。第
5 次申請で、撤去しない部分のダクトの耐
震補強等を行う際に併せて本設の閉止措
置を講じ、撤去しない部分のダクトの適合
性を確認する。また、当該ダクトを含めた
気体廃棄設備 No.1 全体の適合性確認を行
う。 

4-24 なお、「Ⅰロ．（ﾄ）(3)内部溢水」に示すとおり、溢水時の閉じ込めの機能の確保について、第１種管理区域内を負圧に維持するための気体廃棄設備は、内部溢水に対
し没水しない設計とするとともに、火災時の消火水等が侵入しない対策を講じる。<p.9> 
なお、「Ⅰロ．（ﾄ）(3)内部溢水」に示すとおり、溢水時の閉じ込めの機能の確保について、第１種管理区域内を負圧に維持するための気体廃棄設備は、内部溢水に対
し没水しない設計とするとともに、火災時の消火水等が侵入しない対策を講じる。<p.5-9> 

p.9 p.5-9 ― ― ― ― ○ ― ― 

4-25 第１種管理区域の排気系統以外からの漏えいを発生させないように、外部電源の供給が停止しても、非常用電源設備により電源が供給され、局所排気系統が稼働し
て、第１種管理区域内の負圧を維持し漏えいを防止できる構造とする。<p.9> 
また室内が正圧となって排気系統以外からの漏えいを発生させないように、外部電源の供給が停止しても非常用電源設備が稼働して負圧を維持できる設計とする。
<p.5-10> 

p.9 p.5-10 ― ― ― ― ○ ― ― 

4-26 ウランを搬送する設備は、動力供給が停止した場合に備え、動力供給が停止した場合に核燃料物質が漏えいするおそれのある設備・機器に停電時保持機構を設けて
核燃料物質を安全に保持する構造とする。<p.9> 

p.9 ― ○ ― ― ― ○ ― ― 

4-27 部屋排気系統の一部は、高性能エアフィルタにより処理した後、各部屋内に再循環給気してリサイクルする。<p.81> 
(b) 第２加工棟の部屋排気のうち、汚染の可能性の少ない排気は、高性能エアフィルタ１段でろ過後、室内に再循環給気してリサイクルする設計とする。<p.5-9> 
また、部屋排気系の排気の一部を高性能エアフィルタによりろ過した後、再循環給気することにより、屋外へ排出する排気中の放射性物質濃度を低減する。<p.5-16> 

p.81 p.5-9 
p.5-16 

△ ― ― ― ○ ― 第 5 次申請で、第 1次申請の対象とする設
備・機器を収納する第２加工棟に設置され
た気体廃棄設備の適合性確認を行う。 

4-28 管理区域は、ウランを密封して取り扱い又は貯蔵し、汚染の発生するおそれのない区域（第２種管理区域）とそうでない区域（第１種管理区域）とに区分する。<p.8> 
また、主要な建物内の管理区域区分は以下のとおりとする。<p.25> 
作業環境及び周辺環境の汚染防止のため、以下により閉じ込めの管理を行う。(1) 管理区域は、ウランを密封して取り扱い又は貯蔵し、汚染の発生するおそれのな
い区域（第２種管理区域）とそうでない区域（第１種管理区域）とに区分し、管理する。<p.114> 
管理区域は、密封したウランを取り扱い又は貯蔵し、汚染の発生するおそれのない区域（以下「第２種管理区域」という。）とそうでない区域（以下「第１種管理区
域」という。）とに区分し、管理する。管理区域の区分を添５ロ(ｲ)の第１図に示す。<p.5-8> 
管理区域は、ウランを密封して取り扱い又は貯蔵し、汚染の発生するおそれのない区域（以下「第２種管理区域」という。）とそうでない区域（以下「第１種管理区
域」という。）とに区分し、その範囲を標識により明示し管理する。<p.6-2> 
添５ロ(ｲ)の第１図 加工施設の管理区域図 <p.5-12> 

p.8 
p.25 
p.114 

p.5-8 
p.5-12 
p.6-2 

― ― ○ ○ ○ ― 管理区域の区分は、保安規定で明確にす
る。 

第五条（火災等による損傷の防止）関連          
5-1 加工施設は、火災又は爆発によりその安全性が損なわれないよう、火災及び爆発の発生を防止することができ、かつ、火災を早期に感知し報知する設備及び消火を

行う設備並びに火災及び爆発の影響を軽減する機能を有する設計とする。また、火災又は爆発の発生を想定しても、周辺公衆に過度の被ばくを及ぼすことのない、
施設全体としての十分な臨界防止、閉じ込めの機能を確保し、安全機能は維持され、機能不全にならない設計とする。火災及び爆発の発生防止、火災の感知及び報
知、消火並びに影響軽減の対策を行うに当たっては、国内の法令及び規格に基づくとともに、施設の特徴に応じて、米国の「放射性物質取扱施設の火災防護に関す
る基準（NFPA801）」（以下「火災防護基準」という。）を参考とする。<p.10> 
設計基準において想定される火災又は爆発により、加工施設の安全性が損なわれないようにするため、安全機能を有する施設には火災又は爆発の発生を防止する機
能、火災を早期に感知し報知する火災感知設備である自動火災報知設備、消火のための消火設備及び火災による影響を軽減する機能を確保する。火災及び爆発の発
生防止、火災の感知及び報知、消火並びに影響軽減の対策を行うにあたっては、国内の法令及び規格に基づくとともに、施設の特徴に応じて、米国の「放射性物質
取扱施設の火災防護に関する基準（NFPA801）」（以下「火災防護基準」という。）を参考にする。火災防護基準は火災影響評価を行うことを要求しているため、その影
響評価の具体的方法について「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」（以下「内部火災ガイド」という。）を参考にする。<p.5-110> 

p.10 p.5-110 ○ 
△ 

○ 
△ 
◇ 

○ 
△ 
◇ 

○ 
◇ 

○ ― 火災等による損傷の防止に関する基本的
な考え方であり、各項目に含めて対応す
る。 

5-2 火災防護、消火活動に係る体制の整備等に関し、火災防護基準を参考に、火災防護計画を策定し、火災の発生防止、火災の感知及び報知、消火並びに火災の影響軽
減を実施するために必要な手順、機器及び体制を定める。<p.10> 
火災防護、消火活動に係る体制の整備等に関し、火災防護基準を参考に、火災防護計画を策定し、火災の発生防止、火災の感知及び報知、消火並びに火災の影響軽
減を実施するために必要な手順、機器及び体制を定める。<p.5-110> 
火災防護、消火活動に係る体制の整備等に関し、火災防護基準を参考に、火災防護計画を策定し、火災の発生防止、火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減を実
施するために必要な手順、機器及び体制を定める。<p.5-133> 

p.10 p.5-110 
p.5-133 

― ― ― ― ― ― ソフト対応。 
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(1)【凡例】〇：当該記載に該当する。△：次回以降の申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
No. 加工事業変更許可申請書の記載 記載箇所 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(1) 備考 

本文 添付書類 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

 

5-3 核燃料物質を取り扱うフード等の設備・機器本体は不燃性材料又は難燃性材料を使用し、耐火性の高い設計とすることにより、火災の発生を防止する設計とする。
<p.10> 
核燃料物質を取り扱うフード等の設備・機器の主要な構造部には不燃性材料又は難燃性材料を使用するとともに、以下の耐火性の高い設計とすることにより、火災
の発生を防止する。<p.5-112> 

p.10 p.5-112 ○ 〇 
△ 

○ ○ ○ ― 第 2 次申請では設備撤去を行い、設備・機
器の適合性確認として、第２加工棟の第１
種管理区域の床、人が触れるおそれがある
壁の表面に施す塗装には、難燃性材料を使
用することの適合性確認を行う。第 4次申
請で、建物の適合性確認として、第２加工
棟の第１種管理区域の床、人が触れるおそ
れがある壁の表面に施す塗装には、難燃性
材料を使用することの適合性確認を行う。 

5-4 加工施設の建物は、建築基準法等関係法令で定める耐火構造又は不燃材料で造り、耐火性の高い設計とすることにより、火災の発生を防止する設計とする。<p.10> 
本加工施設の建物は、建築基準法等関係法令に定める耐火構造又は不燃材料で造り、耐火性の高い設計とすることで火災の発生を防止する。特にウラン粉末を非密
封で取り扱う第１種管理区域は、室内で発火等が生じたとしても、建築躯体が容易に火災に至らないよう鉄筋コンクリート造等の耐火構造とすることで、火災によ
る閉じ込めの機能の損傷を防止する。加工施設の建物の構造、耐火性能の別等を添５チ(ﾛ)の第１表に示す。<p.5-110> 
添５チ(ﾛ)の第１表 加工施設（建物）の構造、耐火性能の別等 <p.5-111> 

p.10 p.5-110 
p.5-111 

― ― ○ ○ ○ ― ― 

5-5 安全機能を有する設備・機器のうち、可燃性ガスであるアンモニア分解ガス（容積比で概ね水素 75%、窒素 25%である混合ガス）、水素ガス、プロパンガス及び都市
ガス（メタン、エタン、プロパン及びブタンを含む混合ガス）を使用する設備は、発火及び異常な温度上昇の防止対策、可燃性ガスの漏えい防止対策を講じるとと
もに、爆発性の水素ガスを取り扱う設備・機器については、空気の混入防止の措置を講じる設計とする。<p.10> 
本加工施設において、安全機能を有する設備・機器のうち、可燃性ガスを使用する設備・機器は、添５チ(ﾛ)の第２表に示すとおり、連続焼結炉、加熱炉、小型雰囲
気可変炉及び焼却炉である。可燃性ガスを使用する設備・機器は、発火及び異常な温度上昇の防止対策、可燃性ガスの漏えい防止対策を講じるとともに、爆発性の
水素ガス又は水素ガスを含むアンモニア分解ガスを使用する設備・機器については、空気の混入防止の措置を講じる。可燃性ガスが漏えいした場合や、可燃性ガス
を使用する設備・機器を設置する火災区域内で火災が発生した場合であっても爆発の発生を防止する。連続焼結炉、加熱炉、小型雰囲気可変炉及び焼却炉の安全設
計の内容を別添５チ(ﾛ)－１に示す。<p.5-112> 
添５チ(ﾛ)の第２表 可燃性ガスを使用する設備・機器 <p.5-114> 

p.10 p.5-112 
p.5-114 

― ― ― ― ○ ― ― 

5-6 ウラン粉末を取り扱う設備・機器を収納する火災区域内においては、直接的に安全機能を有さない設備・機器についても、安全機能を有する設備・機器への波及的
影響を考慮し、可燃性ガスを取り扱う場合は、同様の対策を実施する。<p.5-112> 

― p.5-112 ― ― ― ― ○ ― ― 

5-7 (ⅰ) 発火及び異常な温度の上昇 可燃性ガスを使用する設備・機器には、発火及び異常な温度上昇を防止するために、熱的制限値を設定し、これを超えることのな
いよう設計する。設備・機器内部の温度が設定値以上に上昇すると自動的に警報を発し、熱源を遮断する過加熱防止機構を設ける。<p.5-113> 

― p.5-113 ― ― ― ― ○ ― ― 

5-8 (ⅱ) 空気の混入防止 爆発性の水素ガス又は水素ガスを含むアンモニア分解ガスを使用する設備・機器については、設備・機器内への空気の混入による爆発を防止
するために、供給圧を常時監視し設備・機器内を工程室内よりも正圧に維持する機構、開口部において適切に可燃性ガスを燃焼させることにより空気の混入を防止
する機構（フレームカーテン）等を設ける。<p.5-113> 

― p.5-113 ― ― ― ― ○ ― ― 

5-9 (ⅲ) 可燃性ガスの漏えい防止 可燃性ガスの工程室内への漏えいを防止するために、開口部で可燃性ガスを適切に燃焼させてから排出する機構を設ける又は設備・
機器内で可燃性ガスを完全に燃焼させる設計とする。<p.5-113> 

― p.5-113 ― ― ― ― ○ ― ― 

5-10 可燃性ガスを使用する設備・機器及び当該設備・機器へ可燃性ガスを供給するための屋内配管周辺には、可燃性ガスの漏えいによる爆発の発生を防止するため、可
燃性ガスの検出器を設置することにより、可燃性ガスの漏えいを常時監視し、早期に漏えいを検知できる設計とする。漏えいを検知した場合は、警報を発するとと
もに屋外に設置した緊急遮断弁を自動的に閉止する機構を設ける。<p.10> 
(ⅳ) 漏えい時の爆発防止 可燃性ガスの漏えいによる爆発の発生を防止するため、可燃性ガスを使用する設備・機器及び当該設備・機器へ可燃性ガスを供給するた
めの屋内配管周辺に可燃性ガスの検出器を設置することにより、可燃性ガスの漏えいを常時監視し、早期に漏えいを検知する。漏えいを検知した場合に、警報を発
するとともに屋外に設置する緊急遮断弁を自動的に閉止する機構を設ける。これに加え、設備・機器については設備を自動的に停止させるインターロックを設ける。
屋内配管については、地震等で緊急遮断弁閉止後に、配管内に残留する水素ガスが配管の損傷等により工程室内に漏えいしたとしても、爆発限界に達しない設計と
する。（別添５チ(ﾛ)－２）。漏えい検知器、制御盤、感震計、緊急遮断弁及び機器間の信号線については、耐震重要度分類第１類とし、断線した場合に緊急遮断弁を
自動で閉止する設計とする。<p.5-113> 

p.10 p.5-113 ― ― ― ― ○ ― ― 

5-11 また、耐震重要度分類第１類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度を検知した時点で、可燃性ガスの供給を停止する設計とする。<p.10> 
(ⅳ) 漏えい時の爆発防止 また、耐震重要度分類第１類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度を検知した時点で、可燃性ガスの供給を停止する設計とす
る。<p.5-113> 

p.10 p.5-113 ― ― ― ― ○ ― ― 

5-12 加工施設の建物に可燃物を持ち込む場合は、設備・機器の操作、保守に必要なもののみを持ち込み、使用する分を除き金属製容器に収納する管理を行う。<p.10> p.10 ― ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 
5-13 (ⅴ) 火災発生時の爆発防止 可燃性ガスを使用する設備・機器には、電源が遮断した場合に各種弁類が安全側に作動するフェールセーフ機能を設ける。可燃性ガス

を使用する設備・機器を設置する火災区域内で火災が発生した際に、手動で供給電源を遮断することにより、熱源を停止し、上記フェールセーフ機能を作動させ、
爆発の発生を防止する。<p.5-113> 

― p.5-113 ― ― ― ― ○ ― ― 

5-14 臨界防止に関して、減速条件を管理する設備・機器は、消火時の放水による溢水に対して、内部へ水が侵入しない設計とする。<p.10> 
火災又は爆発の発生を想定しても、臨界防止の機能を適切に維持するため、形状寸法、質量、幾何学的形状を制限する設備・機器は本体構造を熱の影響を受けない
金属製の構造とし、減速条件を管理する設備・機器は、本体構造を金属製の構造とすることに加え、消火時の放水による溢水に対して内部へ水が侵入しない設計又
は水が侵入しても臨界とならない設計とする（別添５リ(ﾊ)－１）。<p.5-110> 

p.10 p.5-110 ○ ― ― ― ○ ― ― 

5-15 設備・機器において想定される火災発生の原因として、モータの発熱等で過熱した部品の付近や、焼結炉への空気混入を防止するための火炎や設備内の電気系統短
絡によるスパーク等の付近において、可燃性部品が発火する場合が考えられる。よって、そのような場所に配置する必要のある部品を不燃性材料又は難燃性材料を
使用した耐火性の高い設計とすることで、火災の発生を防止する。<p.5-112> 

― p.5-112 ○ ― ― ○ ○ ― ― 

5-16 空気混入を防止するために火炎を生じる連続焼結炉の出入口、排気口においては、可燃物を配置しない管理を行う。<p.5-112> ― p.5-112 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 
5-17 ウラン粉末を取り扱う設備・機器のフード部、設備カバー部は、設備異常の目視確認等の視認性が必要となるため、透明度が高く自己消火性を有するポリカーボネ

イトを使用する設計とする。<p.5-112> 
― p.5-112 ― ― ― ― ○ ― ― 

5-18 また、ウラン粉末は不燃材であるステンレス鋼製の容器（粉末保管容器）に収容した状態で保管、運搬等の取扱いを行う。<p.5-112> ― p.5-112 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 
5-19 第１種管理区域の負圧を維持する気体廃棄設備の高性能エアフィルタのろ材はガラス繊維又はセラミック製を使用し、鋼製のケース（フィルタボックス）に収容し

た状態で使用する。また、安全機能を有する施設のある工程室内のダクトは鋼製とする。<p.5-112> 
― p.5-112 ― ― ― ― ○ ― ― 

5-20 さらに、ウラン粉末を取り扱う設備・機器を設置する火災区域内においては、直接的に安全機能を有さない設備・機器についても、安全機能を有する設備・機器へ
の波及的影響を考慮して、同様の対策を実施する。<p.5-112> 

― p.5-112 ― ― ― ― ○ ― ― 

5-21 ウランを取り扱う設備・機器の本体には不燃性材料又は難燃性材料を使用し、耐火性の高い設計とすることにより付近で火災が発生したとしても容易に延焼しない
設計とする。<p.5-116> 

― p.5-116 ○ ― ○ ○ ○ ― ― 
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(1)【凡例】〇：当該記載に該当する。△：次回以降の申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
No. 加工事業変更許可申請書の記載 記載箇所 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(1) 備考 

本文 添付書類 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

 

5-22 ウラン粉末を取り扱う設備・機器への電気火災の延焼を防止するため、同じ火災区域内に設置する制御盤の開口部には耐火性を有した防護板を設置し、バッテリ等
の蓄電池には充電時の排熱に配慮した鋼板製ケースで囲う対策をとり、3.7 kW を超えるモーターには、設備・機器本体内部に収容するか、排熱に配慮した鋼板製ケ
ースに収容する対策を行う。<p.11> 
ウラン粉末を取り扱う設備・機器を設置する火災区域においては、電気火災の発生防止対策と拡大防止対策を講じる。(b) 電気火災の拡大防止 ③ ウラン粉末を取
り扱う設備・機器を収納する火災区域内に設置する制御盤、分電盤等の高圧電源を取り扱う設備・機器の周辺に、電気火災発生時の急激な拡大を防止するために、
耐火性を有した防護板を設置する。④ ウラン粉末を取り扱う設備・機器を設置する火災区域内のバッテリ等の蓄電池は充電時の排熱に配慮した鋼板製ケースで囲
い、発火した場合においても急激な火災拡大を防止する。⑤ ウラン粉末を取り扱う設備・機器を設置する火災区域内の 3.7 kW を超えるモータは、設備・機器本体
内部に収容するか、排熱に配慮した鋼板製ケースに収容し、発火したとしても急激な火災拡大を防止する。<p.5-117> 

p.11 p.5-117 ― ― ― ― ○ ― ― 

5-23 ウラン粉末を取り扱う設備・機器を設置する火災区域においては、電気火災の発生防止対策と拡大防止対策を講じる。(a) 電気火災の発生防止 ① 加工施設内の受
変電設備、設備・機器用分電盤、分電盤、制御盤等の電気設備内のケーブルは、電気設備本体を金属製とし、必要に応じて内部の熱を適切に排出する換気機能を備
えるとともに、接続する設備・機器の仕様上問題がない限り回路上に配線用遮断器を設け、電気火災の発生を防止する。<p.5-116> 

― p.5-116 ○ ― ○ ○ ○ ― ― 

5-24 加工施設の建物には、万一の火災を早期に感知し報知するための火災感知設備である自動火災報知設備及び火災発生時において迅速な初期消火を行うための粉末消
火器、屋内消火栓、屋外消火栓、可搬消防ポンプ等の消火設備を消防法に基づき設置する。火災感知設備、消火設備の設置については、消防法の設置基準に対し、裕
度のある設計とする。<p.10> 
加工施設の建物には、火災を早期に感知し報知するための火災感知設備である自動火災報知設備、初期消火を迅速かつ確実に行うための消火設備として粉末消火器
及び屋内消火栓を消防法に基づき設ける。屋外には、建物及びその周辺の火災を消火するために、屋外消火栓、可搬消防ポンプ等の消火設備を設ける。火災感知設
備、消火設備の設置については、消防法の設置基準に対し、裕度ある設計とする。各建物に設置している火災感知設備、消火設備を添５チ(ﾛ)の第３表に、火災感知
設備、消火設備の施設内の配置図を別添５チ(ﾛ)－３に示す。<p.5-114> 
添５チ(ﾛ)の第３表 火災感知設備、消火設備 火災感知設備（※１） ※１：各建物の受信機から、部品検査設備棟、緊急対策本部室、保安棟の警報集中表示盤に移報
信号を転送する。消火設備（※２） ※２：第２加工棟屋内消火栓、第１加工棟屋外消火栓の消火栓ポンプは発電機・ポンプ棟に収納し、消火栓ポンプは外部電源喪失
時にも非常用電源設備で動作可能とする。 <p.5-115> 

p.10 p.5-114 
p.5-115 

△ ◇ ○ 
◇ 

○ 
◇ 

○ ― 第 4 次申請で、第 1次申請の対象とする設
備・機器を収納する第２加工棟の消火設
備、火災感知設備の適合性確認を行う。 
第2次申請で仮移設する自動火災報知設備
は、第 4次申請で仮移設の状態から復旧し
本設するための新規制基準対応工事を行
い、その適合性確認を行う。 
第 2次申請で仮移設する屋外消火栓は、第
5 次申請で仮移設の状態から復旧し本設す
るための新規制基準対応工事を行い、その
適合性確認を行う。 
第 3次申請で仮移設する屋外消火栓、屋外
消火栓配管は、第 5次申請で仮移設の状態
から復旧し本設するための新規制基準対
応工事を行い、その適合性確認を行う。 
第 4 次申請で仮移設する屋外消火栓配管
は、第 5次申請で仮移設の状態から復旧し
本設するための新規制基準対応工事を行
い、その適合性確認を行う。 

5-25 (ⅰ) 火災感知設備 (a) 加工施設の建物に設置する火災感知設備である自動火災報知設備は、消防法に基づき設置する。また、消防法の規定に基づき、有資格者に
よる機器点検（６カ月に１回）及び総合点検（１年に１回）を行い、３年ごとに点検記録を所轄消防に提出する。(b) 自動火災報知設備の警戒区域は、管理区域の
別、工程の別等により消防法の規定以上に細分化し、火災信号の発報箇所を早期に限定できる設計とする。(c) 受信機はＰ型受信機を採用し、地震、火災等で感知
器との配線が断線したとしても受信機において断線警報が吹鳴することで、火災の早期発見に対して支障なく報知できる設計とする。(d) 外部電源を喪失した場合
であっても、消防法の定めにより蓄電池を備えるとともに、非常用電源設備からも給電を行い、無警戒とならない設計とする。<p.5-114> 

― p.5-114 ― ◇ ○ ○ ○ ― 第2次申請で仮移設する自動火災報知設備
は、第 4次申請で仮移設の状態から復旧し
本設するための新規制基準対応工事を行
い、その適合性確認を行う。 

5-26 (ⅱ) 消火設備（屋内消火栓、屋外消火栓、可搬消防ポンプ） 加工施設において、火災が発生した場合は、基本的に粉末消火器での初期消火活動を前提とした十分
な消火器を配置し、粉末消火器では消火できない場合のバックアップとして屋内消火栓、屋外消火栓等の水消火設備を設ける。(a) 屋内消火栓、屋外消火栓 消防
法に基づき、建築規模が大きく複層階建である第２加工棟には屋内消火栓を、第１加工棟には屋外消火栓を設置し、消防法の規定に基づき、有資格者による機器点
検（６カ月に１回）及び総合点検（１年に１回）を行い、３年ごとに点検記録を所轄消防に提出するものとする。第２加工棟屋上には受変電設備を設置するため、変
圧器等の火災に備えて泡消火剤（油火災用）を設置する。(b) 可搬消防ポンプ 本加工施設には２台の可搬消防ポンプを備え、消防法の規定に基づき、有資格者に
よる機器点検（６カ月に１回）及び総合点検（１年に１回）を行い、３年ごとに点検記録を所轄消防に提出する。(ⅲ) 消火設備（消火器） 消火器は消防法に規定
する数を十分上回るように設置するとともに、設置場所で想定される火災に対応した種類を設置する。消防法の規定に基づき、有資格者による機器点検（６カ月に
１回）及び総合点検（１年に１回）を行い、３年ごとに点検記録を所轄消防に提出する。<p.5-114> 
消防法に基づいた能力以上（屋内消火栓：130 L/min，屋外消火栓：350 L/min）の放水能力を有した屋内消火栓及び屋外消火栓を加工施設の建物の内外に複数設置
し、加工施設の建物の各室に放水可能な配置とし、接続ホースを備える設計とする（別添チ(ﾛ)－８）。<p.5-125> 
また、消火水として使用できる水を約 240 m3保有した地下式の貯水槽を含む消火用の水源を本加工施設の敷地内に複数設け、可搬消防ポンプによる消火活動も可能
とする。<p.5-125> 
ここで、添５チ(ﾛ)の第７表に示すとおり、火災区画ごとの等価時間はいずれも１時間以内であり、屋内消火栓、屋外消火栓及び可搬消防ポンプによる放水可能時間
はこれより十分大きい。<p.5-125> 
添５チ(ﾛ)の第７表 消火設備の適切性、消火活動の成立性 <p.5-126> 

― p.5-114 
p.5-125 
p.5-126 

― ― ○ ○ ○ ― ― 

5-27 初期消火活動を確実にするため、防火のための組織を編成し、定期的に訓練を実施する。<p.10> p.10 ― ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 
5-28 また、消火活動に必要な防火衣、フィルタ付き防護マスク、投光器等の資機材を分散配置し、アクセスルートを確保する。<p.11> 

加工施設の建物の各室は、屋内消火栓又は屋外消火栓による消火活動が円滑に行えるよう、建物外から各室へのアクセスルート及び第２加工棟にあっては各室の屋
内消火栓から各室へのアクセスルートを２つ以上設ける。<p.5-125> 

p.11 p.5-125 ― ― ○ ○ ○ ― アクセスルートの確保に係る管理方法は、
保安規定で明確にする。 

5-29 また、消火活動のためのアクセスルートに面した、開口部を有する大型の制御盤には、自動式又は遠隔操作式の消火設備を設置し、制御盤内部で電気火災の延焼を
防止する設計とする。<p.11> 

p.11 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

5-30 加工施設の建物内で火災が発生した場合、建物内の火災の延焼を防止するため、建物内の耐火壁によって囲まれ、他の区域と分離した火災防護上の区画として火災
区域を設定する。さらに、核燃料物質等の性状、取扱量等を考慮して火災区域を細分化して、火災防護上の区画として火災区画を設定することにより、当該火災区
画外への延焼を防止する。火災が発生した場合に他の区画に容易に拡大することを防止し、火災による影響を軽減する設計とする。<p.11> 
建物内の火災の延焼を防止するため、建物内部の耐火壁等による火災区域（建築基準法等関係法令に定める防火区画を含む。）を設け、火災が発生した場合に他の区
域に容易に拡大することを防止し、火災による影響を軽減する設計とする。(a) 火災区域境界の扉は防火戸とし、常時閉鎖式若しくは火災感知器と連動して閉鎖す
る。(b) 管理区域と建物外の境界となる壁は鉄筋コンクリート製とすることで、火災においても建物外への核燃料物質の漏えいを防止する。<p.5-115> 
内部火災ガイドを参考に、加工施設の建物内で火災が発生した場合、建物内の火災の延焼を防止するため、建物内の耐火壁、耐火性を有する扉、防火ダンパー等に
よって囲まれ、他の区域と分離した火災防護上の区画として火災区域を設定する。さらに、火災区域内の火災の延焼を防止するため、必要に応じて核燃料物質等の
性状、取扱量等を考慮して火災区域を細分化して、火災防護上の区画として火災区画を設定する。本加工施設における火災区域及び火災区画の設定の考え方を添５
チ(ﾛ)の第２図に示す。第２加工棟、第１加工棟は建築基準法に基づく防火区画を火災区域とし、第１－３貯蔵棟、第１廃棄物貯蔵棟、発電機・ポンプ棟、第３廃棄
物貯蔵棟、第５廃棄物貯蔵棟は、建物の延べ床面積が小さく、建築基準法に基づく防火区画がないため、耐火壁によって構成した建物全体を１つの火災区域とする。
本加工施設においては、火災区域境界の耐火壁のほか火災区域内をさらに細分化できる耐火性能を有する障壁等を設けないため、火災区画境界は火災区域境界と同
一である。加工施設の各建物に設定した火災区域及び火災区画を添５チ(ﾛ)の第３図(1)～(4)に示す。<p.5-121> 
添５チ(ﾛ)の第２図 火災区域及び火災区画の設定の考え方 <p.5-127> 
添５チ(ﾛ)の第３図 (1)～(4) 火災区画 <p.5-128～p.5-131> 

p.11 p.5-115 
p.5-121 
p.5-127 
p.5-128～
p.5-131 

― ― ○ ○ ○ ― ― 
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(1)【凡例】〇：当該記載に該当する。△：次回以降の申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
No. 加工事業変更許可申請書の記載 記載箇所 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(1) 備考 

本文 添付書類 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

 

5-31 可燃性ガスを使用する設備・機器（炉以外の少量のガスを使用する試験開発設備を除く。）には、設備内部で爆発が起こった場合であっても、炉体の損傷を防止する
ための圧力逃がし機構を設け、爆発による影響を軽減する。<p.11> 
なお、連続焼結炉は圧力逃がし機構を備え、爆発による炉体の損傷を防止する設計としており、爆発が発生しても炉体が破損することはない。<p.123> 
可燃性ガスを使用する設備・機器（炉以外の少量のガスを使用する試験開発設備を除く。）には、設備内部で爆発が起こった場合であっても炉体の損傷を防止するた
めの圧力逃がし機構を設け、爆発による影響を軽減する。<p.5-116> 

p.11 
p.123 

p.5-116 ― ― ― ― ○ ― ― 

5-32 安全機能を有する設備・機器のインターロック等の制御系については、火災発生時に当該設備・機器を安全に停止し、制御系が火災により機能を喪失したとしても、
設備がフェールセーフとなることで爆発を防止する設計とする。<p.11> 
また、安全機能を有する設備・機器のインターロック等の制御系については、火災発生時に当該設備・機器を安全に停止し、当該設備を監視、制御する必要がない
状態にするとともに、制御系が火災により機能を喪失したとしても、設備・機器がフェールセーフとなることで爆発を防止する。<p.5-116> 

p.11 p.5-116 ― ― ― ― ○ ― ― 

5-33 (a) 第１種管理区域の火災区域境界を貫通する気体廃棄設備のダクトについては、ウラン粉末の漏えいを防止するため、貫通部に防火ダンパーを設け、防火ダンパ
ーの耐震重要度分類は当該第１種管理区域を収納する建物と同じとする。<p.5-116> 

― p.5-116 ― ― ― ― ○ ― ― 

5-34 (b) ウラン粉末を非密封で取り扱う設備・機器の局所排気系統には高性能エアフィルタを２段で設置し、１段目は機器側に、２段目は異なる火災区域に設ける。接
続するダクトの火災区域貫通部には防火ダンパーを設置することで、２段目の閉じ込めの機能を維持する。<p.5-116> 

― p.5-116 ― ― ― ― ○ ―  

5-35 (c) 火災区域を貫通する電線、配管類は、建築基準法に基づく防火区画の貫通部の処理を行う。<p.5-116> ― p.5-116 ― ― ○ ○ ○ ― ― 
5-36 安全機能を有する施設に属する消火設備は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合においても加工施設の安全機能を損なわない設計とする。(ⅰ) 消火器は消防法に

基づく法令点検で使用期限を確認し、使用期限が近付いているものは更新し、劣化等による破損を防止する管理を行う。(ⅱ) 消火器には安全栓を設け、封印を施す
ことで誤操作を防止する。<p.5-116> 

― p.5-116 ― ― ○ ○ ○ ― 消火器に係る管理方法は、保安規定で明確
にする。 

5-37 電気設備間を接続するケーブルのうち、使用電圧が高いケーブルについては、難燃性ケーブルを使用した設計とする。<p.11> 
ウラン粉末を取り扱う設備・機器を設置する火災区域においては、電気火災の発生防止対策と拡大防止対策を講じる。(a) 電気火災の発生防止 ② 電気設備間を接
続するケーブルのうち、使用電圧が高いケーブルについては、故障時の火災発生を防止するために JIS C 3005 に定める 60°傾斜試験で確認した難燃性ケーブルを
使用することにより、電気火災の発生を防止する。<p.5-117> 

p.11 p.5-117 ― ― ― ― ○ ― ― 

5-38 ウラン粉末を取り扱う設備・機器を収容する火災区域においては、ケーブルの延焼による火災の拡大防止対策を行う。<p.11> 
また、それ以外の電気・計装ケーブルは、難燃性ケーブルを使用するか、金属箱等に収納する設計とし、また、安全機能を有する施設を設置する工程室のケーブル
ラックは金属製、電線管等は金属製又は難燃性のプラスチック製とし、ケーブルへの延焼を防止する。<p.11> 
ウラン粉末を取り扱う設備・機器を設置する火災区域においては、電気火災の発生防止対策と拡大防止対策を講じる。(b) 電気火災の拡大防止 ① 電気設備内のケ
ーブル、及び電気設備間を接続するケーブルのうち、使用電圧が低いケーブル（制御盤と機器を接続する信号線、制御線）は、金属箱に収容するか、又は機側に配線
範囲を限定することにより、火災の拡大を防止する。② 電気設備間を接続するケーブルのうち、使用電圧が高いケーブルについては、ケーブルラックを使用して複
数の火災区域を貫通する、又は同一の火災区域内を広範囲に敷設することから、ケーブルラックの水平部分を伝播する急激な火災拡大を防止するため、JIS C 3005
に定める 60°傾斜試験で確認した難燃性ケーブルを使用する。⑥ 安全機能を有する施設のある工程室のケーブルラックは不燃性の金属製、電線管等は不燃性の金
属製又は難燃性のプラスチック製とし、ケーブルへの延焼を防止する。<p.5-117> 

p.11 p-5-117 △ ― ― ― ○ ― 第 5 次申請で、第 1次申請の対象とする設
備・機器を設置している第２加工棟におけ
るケーブルに対する電気火災の拡大防止
対策の適合性確認を行う。 

5-39 また、油火災の延焼を防止するため、ウランを非密封で取り扱う設備・機器を収容する火災区域内に設置する油圧ユニットの作動油タンクには、油の飛散を防止す
るとともに、耐火性を有した防護板を設置する設計とする。<p.11> 
ウラン粉末を非密封で取り扱う火災区域内に設置する設備・機器の油圧ユニット等については、油火災の発生防止対策と拡大防止対策を講じる。(a) 油火災の発生
防止 ① 油圧ユニットの作動油タンク、油圧ホースの周辺には可燃物を設置しない管理を行う。② 油圧ユニットの作動油タンクのホース接続部等からの油の漏え
いによる火災発生を防止するため、作動油タンクにはオイルパンを設けるとともに周囲を吸着材で囲う。オイルパン内に油が確認された場合は拭き取り等を行う。
③ 油圧ホースは適切な時期に交換することとし、劣化による破裂、油の噴出を防止するよう手順書を整備する。<p.5-117> 

p.11 p.5-117 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

5-40 また、油火災の延焼を防止するため、ウランを非密封で取り扱う設備・機器を収容する火災区域内に設置する油圧ユニットの作動油タンクには、油の飛散を防止す
るとともに、耐火性を有した防護板を設置する設計とする。<p.11> 
ウラン粉末を非密封で取り扱う火災区域内に設置する設備・機器の油圧ユニット等については、油火災の発生防止対策と拡大防止対策を講じる。(b) 油火災の拡大
防止 ① ウラン粉末を非密封で取り扱う設備・機器を設置する火災区域内の油圧ユニットの作動油タンクの周辺には、油の漏えい時に、油の飛散を防止するととも
に、火災が発生した場合に火炎の伝播を防止するため、耐火性を有した防護板を設置する（別添５チ(ﾛ)－４）。<p.5-117> 

p.11 p.5-117 ― ― ― ― ○ ― ― 

5-41 また、火災区画内の火災源に対しては、添５チ(ﾛ)の第８表に示す延焼防止対策に加えて、火災源の周囲に可燃物を配置しない管理を行うことにより、火災の伝播を
防止でき、火災区画内において、火災源から防護対象設備への火災の伝播はない。<p.5-132> 
添５チ(ﾛ)の第８表 火災源とその周囲へ延焼防止の対策 <p.5-132> 

― p.5-132 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

5-42 火災発生時の初期消火活動を確実にするための対策として、火災の発生を防止するため、加工施設の建物への可燃物及び危険物の持込みと保管管理等について定め
る。(a) 本加工施設内で使用する危険物は、消防法に基づく屋内貯蔵所又は少量危険物貯蔵所にて保管し、必要量のみを取り出して加工施設の建物に持ち込み、転
倒防止対策を講じた金属製の保管庫に施錠保管し、その保管量の管理を行う。(b) 加工施設以外の建物も含め、少量のジルカロイの加工くずが発生するが（約 100 
g/日/作業場所）、金属火災の可能性のある場所には、火災に備えて消火に十分な二酸化炭素消火器、金属消火器及び乾燥砂（消火用）を配置する。(c) 発生したジ
ルカロイの加工くずは、作業場所にて金属容器に一時的に保管した後、敷地内の専用の保管場所にて水没させて保管する管理を行う。(d) 可燃物を火災区画に持ち
込む場合は、設備・機器の操作、保守に必要なもののみを加工施設（建物）に持ち込み、使用する分を除き金属製容器に収納する管理を行う。<p.5-118> 

― p.5-118 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

5-43 火災発生時の初期消火活動を確実にするための対策として、防火のための組織編成、消火訓練、夜間・休日を含む体制の整備、消火設備等の維持管理を行う。また、
火災発生時における初期消火活動に必要な通報連絡設備の配備、初期消火活動要員の配置を行うとともに、初期消火活動に必要な消火設備及び資機材の配備を行う。
この体制は、重大事故に至るおそれがある事故で想定している火災の複数同時発生時の場合と同一の体制とする。（添付書類七 ロ(ﾊ)参照。）<p.5-118> 

― p.5-118 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

5-44 第２加工棟、第１－３貯蔵棟、第１廃棄物貯蔵棟、発電機・ポンプ棟、第３廃棄物貯蔵棟、第５廃棄物貯蔵棟、第１加工棟に設置する設備・機器等を対象とし、内部
火災ガイドを参考に燃焼源となる可能性のある設備・機器等を火災源とする。火災源とする設備・機器等を添５チ(ﾛ)の第５表のとおり設定する。また、設定した火
災源がある火災区画を添５チ(ﾛ)の第３図(1)～(4)に示す。<p.5-121> 
添５チ(ﾛ)の第５表 火災源とする設備・機器等 <p.5-122> 
添５チ(ﾛ)の第３図 (1)～(4) 火災区画 <p.5-128～p.5-131> 

― p.5-121 
p.5-122 
p.5-128～
p.5-131 

― ― ○ ○ ○ ― ― 

5-45 （＊）第１種管理区域内で発生する使用済みの廃油（以下「廃油」という。）は、液体が漏れ又はこぼれにくく、かつ浸透しにくい金属製容器（液体用ドラム缶）に
収納し、受け皿等の汚染の広がりを防止するための措置を講じて、第５廃棄物貯蔵棟に設置した消防法に基づく耐火性を有する危険物屋内貯蔵所に保管する。この
ため、廃油が発火したとしても第５廃棄物貯蔵棟内に延焼するおそれはない。また、第５廃棄物貯蔵棟で火災が発生したとしても廃油への延焼のおそれはない。こ
のため、廃油は火災源として考慮しない。<p.5-122> 

― p.5-122 ― ― ― ○ ― ― 汚染の広がりを防止するための措置に係
る管理方法は、保安規定で明確にする。 

5-46 火災区画ごとに、火災源が発火した場合を想定する。火災区画内の火災感知設備、消火設備の種類、個数及び設置位置を確認し、火災区画ごとに想定する火災源の
規模（火災源の表面積、火炎高さ）に対して、設置する粉末消火器の消火能力（別添チ(ﾛ)－６）、確保する消火用資機材やアクセスルートが適切であることを確認
した。確認結果を添５チ(ﾛ)の第７表に示す。ここで、消火活動の成立性の判断に当たっては、大きな火炎が見込まれないこと、また、消火用資機材が配備されてい
ること、誘導灯や非常用照明の設置、床面への表示等により容易に識別でき、また非常口を設け、消火活動のため火災源に近づくことができるアクセスルートを２
つ以上確保することから、粉末消火器を使用した手動による初期消火活動が可能と判断する。粉末消火器による初期消火活動に係る詳細は、別添チ(ﾛ)－７に示す。
粉末消火器を用いた初期消火が困難な場合は、水消火設備（屋内消火栓又は屋外消火栓）を使用する。活動の流れは、重大事故に至るおそれがある事故の拡大防止
対策と同一とする（添付書類七）。<p.5-125> 
添５チ(ﾛ)の第７表 消火設備の適切性、消火活動の成立性 <p.5-126> 

― p.5-125 
p.5-126 

― ― ― ― ― ― ソフト対応。 



 

 

6
6
9 

(1)【凡例】〇：当該記載に該当する。△：次回以降の申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
No. 加工事業変更許可申請書の記載 記載箇所 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(1) 備考 

本文 添付書類 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

 

第六条（安全機能を有する施設の地盤）関連          
6-1 安全機能を有する施設のうち、建物・構築物及び屋外に設置する設備・機器は、地盤の特性等を考慮した適切な基礎構造とし、必要に応じて地盤改良等を行い、自

重及び通常時の荷重等に加え、地震力が作用した場合においても、当該安全機能を有する施設を十分に支持することができる地盤に設ける設計とする。<p.12> 
加工施設の建物・構築物は、設置する地盤の特性に応じた基礎構造とし、自重及び通常時に作用する荷重に加えて、耐震重要度分類に応じて算定する地震力が作用
した場合においても、接地圧が地盤の許容応力度を超えない設計とする。直接基礎の場合は、必要に応じて地盤改良等を行い、Ｎ値 10 以上（小規模の建物は、平板
載荷試験により直接地盤の許容応力度を求める場合がある）の地盤に直接支持させ、杭基礎の場合はＮ値 30 以上の地盤に支持させる設計とする。<p.5-65> 

p.12 p.5-65 △ ― ○ ○ ○ ― 第 4 次申請で、第 1次申請の対象とする設
備・機器を収納する第２加工棟を設置する
地盤の適合性確認を行う。 

6-2 なお、敷地内の表層には沖積層及び盛土が一部存在するが、加工施設の建物は洪積層である大阪層群（泉南累層）に直接支持させる設計とし、万一沖積層が液状化
したとしても建物が直接的な影響を受け沈下することがない設計とする。<p.3-20> 
本加工施設の地盤は、別添３「ロ．地盤」に示すとおり、敷地内の一部の表層には人工盛土及び沖積層が存在するが、これらの下方には約 258 万年前の洪積層であ
る大阪層群（泉南累層）が存在する。大阪層群（泉南累層）の粘土層は十分過圧密な状態であり、建物の重量が作用したとしても圧密が進行することはない。（別添
３ロ(ﾊ)－１） また、別添３「ニ．地震」に示すとおり、大阪層群（泉南累層）の砂質土層は、地震が発生したとしても液状化の可能性はない。（別添３ニ(ﾆ)－１） 
以上より、加工施設の建物は安定した洪積層である大阪層群（泉南累層）に支持させることとする。<p.5-65> 

― p.3-20 
p.5-65 

― ― ○ ○ ○ ― ― 

6-3 揺すり込み沈下は、人工盛土や、地階又は基礎工事等の地下工事完了後に建物周囲を埋め戻した部分等において、地震時の震動で締め固めが進行し沈下を生じる現
象である。加工施設の建物は、洪積層である大阪層群（泉南累層）に支持させるため、建物本体が揺すり込みに伴い沈下することはない。加工施設の建物周囲の埋
め戻し部分又は人工盛土部分で支持しているものとしては、小屋類、浄化槽、空調室外機等があるが、第２加工棟の外壁に接して設置している可燃性ガスボンベを
収納するボンベ置場は、外部火災の観点から第１高圧ガス貯蔵施設（液化アンモニアタンク）とともに高台に移設することで離隔距離を確保することから、揺すり
込み沈下は加工施設の安全機能に影響を与えるものではない。<p.3-22> 

― p.3-22 ― ― ○ ○ ○ ― ― 

6-4 建物の基礎形式と支持層の深さの組み合わせについては、建物に常時作用する荷重（建物自重、収容する設備・機器の重量など）が作用した場合（長期荷重時）、及
び、常時作用する荷重に加えて耐震重要度分類に応じて算出する地震力が作用した場合（短期荷重時）に、建物が地盤に及ぼす荷重から長期及び短期の接地圧を求
め、それぞれ平成 13 年国土交通省告示第 1113 号（最終改正 平成 19 年第 1232 号）から求まる長期及び短期の地盤の許容応力度を超えることがない組合せを選択す
る。<p.5-65> 

― p.5-65 ― ― ○ ○ ○ ― ― 

第七条（地震による損傷の防止）関連          
7-1 安全機能を有する施設は、地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能の喪失に起因する放射線の公衆への影響の程度（以下「耐震重要度」という。）に応じて、

クラス（以下「耐震重要度分類」という。）に分類し、耐震重要度分類に応じて算定する地震力が作用した場合においても十分に耐えることができる設計とする。
<p.12> 
安全機能を有する施設は、地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能の喪失に起因する放射線の公衆への影響の程度に応じて耐震重要度分類に分類し、自重
及び通常時の荷重等に加え、耐震重要度分類に応じて算定する地震力が作用した場合においても十分に耐えることができる設計とする。<p.5-62> 

p.12 p.5-62 ○ ◇ ○ 
◇ 

○ 
◇ 

○ ― 地震による損傷の防止に関する基本的な
考え方であり、各項目に含めて対応する。 

7-2 安全機能を有する施設の耐震設計は、以下に示すとおり、耐震重要度分類に応じて算定した地震力に十分に耐える設計とすることで、事業許可基準規則に適合する
構造とする。<p.12> 
安全機能を有する施設は、以下に示す第１類、第２類及び第３類の耐震重要度分類に分類する。<p.12> 
(ⅰ) 第１類 ウラン粉末を取り扱う設備・機器及びウラン粉末を閉じ込めるための設備・機器並びに臨界安全上の核的制限値を有する設備・機器及びその制限値を
維持するための設備・機器であって、その機能を失うことによる影響の大きい設備・機器をいう。なお、これらの設備・機器を収納する建物・構築物を含む。 ・最
小臨界質量以上のウランを取り扱う設備・機器 ・最小臨界質量未満のウランを取り扱う設備・機器であっても、変形、破損等により最小臨界質量以上のウランが
集合する可能性のある設備・機器 <p.12> 
(ⅱ) 第２類 ウラン粉末を取り扱う設備・機器及びウラン粉末を閉じ込めるための設備・機器並びに臨界安全上の核的制限値を有する設備・機器及びその制限値を
維持するための設備・機器であり、最小臨界質量未満のウランを取り扱う設備・機器及びその制限値を維持するための設備・機器であって、その機能を失うことに
よる影響が小さいもの及び熱的制限値を有する設備・機器の他、非常用電源設備、放射線管理施設等であって、その機能を失うことによりウラン加工施設の安全性
が著しく損なわれるおそれがあるものをいう。なお、これらの設備・機器を収納する建物・構築物を含む。<p.12> 
(ⅲ) 第３類 第１類に属する施設及び第２類に属する施設以外の一般産業施設と同等の安全性が要求される施設をいう。<p.12> 
安全機能を有する施設は、以下に示す第１類、第２類及び第３類の耐震重要度分類に分類する。<p.5-62> 
(1) 第１類 ウラン粉末を取り扱う設備・機器及びウラン粉末を閉じ込めるための設備・機器並びに臨界安全上の核的制限値を有する設備・機器及びその制限値を
維持するための設備・機器であって、その機能を失うことによる影響の大きい設備・機器をいう。なお、これらの設備・機器を収納する建物・構築物を含む。 ・最
小臨界質量以上のウランを取り扱う設備・機器 ・最小臨界質量未満のウランを取り扱う設備・機器であっても、変形、破損等により最小臨界質量以上のウランが
集合する可能性のある設備・機器 <p.5-62> 
(2) 第２類 ウラン粉末を取り扱う設備・機器及びウラン粉末を閉じ込めるための設備・機器並びに臨界安全上の核的制限値を有する設備・機器及びその制限値を
維持するための設備・機器であり、最小臨界質量未満のウランを取り扱う設備・機器及びその制限値を維持するための設備・機器であって、その機能を失うことに
よる影響が小さいもの及び熱的制限値を有する設備・機器の他、非常用電源設備、放射線管理施設等であって、その機能を失うことによりウラン加工施設の安全性
が著しく損なわれるおそれがあるものをいう。なお、これらの設備・機器を収納する建物・構築物を含む。<p.5-62> 
(3) 第３類 第１類に属する施設及び第２類に属する施設以外の一般産業施設と同等の安全性が要求される施設をいう。<p.5-62> 

p.12 p.5-62 ○ ◇ ○ 
◇ 

○ 
◇ 

○ ― 第 2 次申請で仮移設する所内通信連絡設
備、自動火災報知設備、非常用照明、誘導
灯は、第 4次申請で仮移設の状態から復旧
し本設するための新規制基準対応工事を
行い、その適合性確認を行う。 
第 2次申請で仮移設する屋外消火栓は、第
5 次申請で仮移設の状態から復旧し本設す
るための新規制基準対応工事を行い、その
適合性確認を行う。 
第 3次申請で仮移設する屋外消火栓、屋外
消火栓配管は、第 5次申請で仮移設の状態
から復旧し本設するための新規制基準対
応工事を行い、その適合性確認を行う。 
第 4 次申請で仮移設する屋外消火栓配管
は、第 5次申請で仮移設の状態から復旧し
本設するための新規制基準対応工事を行
い、その適合性確認を行う。 

7-3 ・建物・構築物の耐震設計法については、各耐震重要度分類とも原則として静的設計法を基本とし、かつ建築基準法等関係法令によるものとする。<p.13> p.13 ― ― ― ○ ○ ○ ― ― 
7-4 ・上位の耐震重要度分類に属するものは、下位の耐震重要度分類に属するものの破損によって波及的破損が生じない設計とする。<p.13> 

なお、上位の分類に属するものは、下位の分類に属するものの破損によって波及的破損が生じないようにする。<p.5-62> 
p.13 p.5-62 ― ― ○ ○ ○ ― ― 

7-5 ・上位の耐震重要度分類の建物・構築物と構造的に一体に設計することが必要な場合には、上位の耐震重要度分類の設計法によるものとする。<p.13> 
上位の分類の建物・構造物と構造的に一体に設計することが必要な場合には、上位分類の設計法による。<p.5-62> 

p.13 p.5-62 ― ― ― ― ― ― 本記載に該当する建物・構築物はない。 

7-6 (a) 建物・構築物については、常時作用している荷重と静的地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、建築基準法等適切と認められる規格及び基準に
よる許容応力度を許容限界とする。<p.13> 
・静的地震力は、「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（以下「事業許可基準規則解釈」という。）別記３のとおり、建築基準法施行令第８８
条に規定する地震層せん断力係数 Ci に、当該部分が支える重量を乗じ、更に耐震重要度に応じて下記に示す割り増し係数を乗じて算定する。ここで、地震層せん断
力係数 Ci は、標準せん断力係数 Co、建物・構築物の振動特性、地盤の種類等を考慮して求められる値とする。<p.13> 
安全機能を有する施設である建物・構築物は、以下に示す耐震設計を行うことで、地震力に十分耐えることができるものとする。熊取事業所の加工施設（建物・構
築物）配置図を添５ロ(ｲ)の第１図に示す。<p.5-63> 
添５ロ(ｲ)の第１図 加工施設の管理区域図 <p.5-12> 
(a) 一次設計 建物・構築物は各重要度分類ともに一次設計を行う。一次設計では、建築基準法施行令第 88 条に規定する標準せん断力係数 Co を 0.2 として、地震
地域係数 Z（大阪府の場合 1.0）、建物・構築物の振動特性に応じて地震層せん断力の高さ方向の分布を表す Ai、建物・構築物の振動特性と地盤の種類を考慮して算
出する Rt から求めた地震層せん断力係数 Ci に、当該建物・構築物の部分が支える重量を乗じ、さらに下記に示す耐震重要度に応じた割り増し係数を乗じて静的地
震力を算定し、常時作用している荷重と静的地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、建築基準法等適切と認められる規格及び基準による許容応力度
を許容限界とする。<p.5-63> 
本加工施設における建物・構築物の重要度分類を添５ホ(ﾊ)の第１表及び添５ホ(ﾊ)の第２表に示す。一次設計において、第１類、第２類及び第３類の建物・構築物
が、各々、1.5Ci、1.25 Ci 及び 1.0 Ci（Ci は Co を 0.2 として求める）に対して許容応力度を許容限界とし、また、二次設計において、第１類、第２類及び第３類
の建物が、各々、Qu/Qun＞1.5、Qu/Qun＞1.25、及び Qu/Qun＞1.0 となるように設計する。このうち、第２加工棟及び第１－３貯蔵棟は、ウラン粉末を取り扱う施設
又は貯蔵施設を内包する第１類の建物であり、鉄骨鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ）又は鉄筋コンクリート造（ＲＣ）とする。<p.5-64> 
添５ホ(ﾊ)の第１表 建物の重要度分類 添５ホ(ﾊ)の第２表 構築物の重要度分類 <p.5-64> 

p.13 p.5-12 
p.5-63 
p.5-64 

― ― ○ ○ ○ ― ― 



 

 

6
7
0 

(1)【凡例】〇：当該記載に該当する。△：次回以降の申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
No. 加工事業変更許可申請書の記載 記載箇所 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(1) 備考 

本文 添付書類 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

 

7-7 ・保有水平耐力の算定においては、建築基準法施行令第８２条の３に規定する構造計算により安全性を確認する。また、必要保有水平耐力については、同条第２号
に規定する式で計算した数値に下記に示す割り増し係数を乗じた値とする。【割り増し係数】第１類 1.5 以上 第２類 1.25 以上 第３類 1.0 以上 <p.13> 
安全機能を有する施設である建物・構築物は、以下に示す耐震設計を行うことで、地震力に十分耐えることができるものとする。熊取事業所の加工施設（建物・構
築物）配置図を添５ロ(ｲ)の第１図に示す。<p.5-63> 
添５ロ(ｲ)の第１図 加工施設の管理区域図 <p.5-12> 
(b) 二次設計 建築基準法施行令第 82 条の 3に規定する保有水平耐力の確認を行う。この際、標準せん断力係数 Co は 1.0 として、建物の減衰性及び変形能力によ
る地震エネルギー吸収能力に応じて定める構造特性係数 Ds と剛性率・偏心率に応じて定める形状特性係数 Fes を乗じて求める必要保有水平耐力 Qun に、下記に示す
耐震重要度に応じた割り増し係数を乗じた値に対し、建物の保有水平耐力 Qu が上回る設計とする。【割り増し係数】第１類 1.5 以上 第２類 1.25 以上 第３類 
1.0 以上 <p.5-63> 
本加工施設における建物・構築物の重要度分類を添５ホ(ﾊ)の第１表及び添５ホ(ﾊ)の第２表に示す。一次設計において、第１類、第２類及び第３類の建物・構築物
が、各々、1.5Ci、1.25 Ci 及び 1.0 Ci（Ci は Co を 0.2 として求める）に対して許容応力度を許容限界とし、また、二次設計において、第１類、第２類及び第３類
の建物が、各々、Qu/Qun＞1.5、Qu/Qun＞1.25、及び Qu/Qun＞1.0 となるように設計する。このうち、第２加工棟及び第１－３貯蔵棟は、ウラン粉末を取り扱う施設
又は貯蔵施設を内包する第１類の建物であり、鉄骨鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ）又は鉄筋コンクリート造（ＲＣ）とする。<p.5-64> 
添５ホ(ﾊ)の第１表 建物の重要度分類 添５ホ(ﾊ)の第２表 構築物の重要度分類 <p.5-64> 

p.13 p.5-12 
p.5-63 
p.5-64 

― ― ○ ○ ○ ― ― 

7-8 ・ウラン粉末を取り扱う建物及び貯蔵施設の建物は、耐震重要度分類を第１類とすることに加え、更なる安全性余裕を確保し放射線被ばくのおそれを低減するため、
Ｓクラスに求められる程度の静的地震力（1 G 程度）に対して、建物の過度の変形・損傷を防止し、終局に至らない設計とする。<p.13> 
安全機能を有する施設である建物・構築物は、以下に示す耐震設計を行うことで、地震力に十分耐えることができるものとする。熊取事業所の加工施設（建物・構
築物）配置図を添５ロ(ｲ)の第１図に示す。<p.5-63> 
添５ロ(ｲ)の第１図 加工施設の管理区域図 <p.5-12> 
(c) 更なる安全性余裕の確保 ウラン粉末を取り扱う建物及び貯蔵施設の建物は、耐震重要度分類を第１類とすることに加え、更なる安全性余裕を確保し、放射線
被ばくのおそれを低減するため、耐震重要度分類Ｓクラスに求められる程度の地震力に対して過度の変形を防止し、終局に至らない設計とする。<p.5-63> 

p.13 p.5-12 
p.5-63 

― ― ― ○ ○ ― ― 

7-9 既設の建物・構築物については、上記の方法で評価を実施し、必要に応じて耐震補強工事を実施する。<p.13> p.13 ― ― ― ○ ○ ○ ― ― 
7-10 ・設備・機器の耐震設計法については、原則として静的設計法を基本とする。<p.14> 

設備・機器の耐震設計法は基本的に静的設計法とし、耐震重要度分類に応じた割り増し係数を考慮した設計とする。<p.5-65> 
p.14 p.5-65 ○ ◇ ○ 

◇ 
○ 
◇ 

○ ― 第 2 次申請で仮移設する所内通信連絡設
備、自動火災報知設備、非常用照明、誘導
灯は、第 4次申請で仮移設の状態から復旧
し本設するための新規制基準対応工事を
行い、その適合性確認を行う。 
第 2次申請で仮移設する屋外消火栓は、第
5 次申請で仮移設の状態から復旧し本設す
るための新規制基準対応工事を行い、その
適合性確認を行う。 
第 3次申請で仮移設する屋外消火栓、屋外
消火栓配管は、第 5次申請で仮移設の状態
から復旧し本設するための新規制基準対
応工事を行い、その適合性確認を行う。 
第 4 次申請で仮移設する屋外消火栓配管
は、第 5次申請で仮移設の状態から復旧し
本設するための新規制基準対応工事を行
い、その適合性確認を行う。 

7-11 ・上位の耐震重要度分類に属するものは、下位の耐震重要度分類に属するものの破損によって波及的破損が生じない設計とする。<p.14> 
なお、上位の分類に属するものは、下位の分類に属するものの破損によって波及的破損が生じないようにする。<p.5-62> 

p.14 p.5-62 ○ ― ― ○ ○ ― ― 

7-12 ・上位の耐震重要度分類の建物・構築物と構造的に一体に設計することが必要な場合には、上位の耐震重要度分類の設計法によるものとする。<p.14> 
上位の分類の建物・構造物と構造的に一体に設計することが必要な場合には、上位分類の設計法による。<p.5-62> 

p.14 p.5-62 ― ― ― ― ― ― 本記載に該当する設備・機器はない。 

7-13 ・設備・機器の設計に当たっては剛構造となることを基本とする。この場合、当該設備・機器の一次固有振動数が 20 Hz 以上の場合を剛構造とする。<p.14> 
また、一次固有振動数が 20 Hz 以上となる設備・機器（以下「剛構造の設備・機器」という。）と 20 Hz 未満で剛構造とならない設備・機器（以下「柔構造の設備・
機器」という。）に分類して設計を行う。<p.5-65> 

p.14 p.5-65 ○ ◇ ○ 
◇ 

○ 
◇ 

○ ― 第 2 次申請で仮移設する所内通信連絡設
備、自動火災報知設備、非常用照明、誘導
灯は、第 4次申請で仮移設の状態から復旧
し本設するための新規制基準対応工事を
行い、その適合性確認を行う。 
第 2次申請で仮移設する屋外消火栓は、第
5 次申請で仮移設の状態から復旧し本設す
るための新規制基準対応工事を行い、その
適合性確認を行う。 
第 3次申請で仮移設する屋外消火栓、屋外
消火栓配管は、第 5次申請で仮移設の状態
から復旧し本設するための新規制基準対
応工事を行い、その適合性確認を行う。 
第 4 次申請で仮移設する屋外消火栓配管
は、第 5次申請で仮移設の状態から復旧し
本設するための新規制基準対応工事を行
い、その適合性確認を行う。 
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(1)【凡例】〇：当該記載に該当する。△：次回以降の申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
No. 加工事業変更許可申請書の記載 記載箇所 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(1) 備考 

本文 添付書類 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

 

7-14 (b) 設備・機器については、常時作用している荷重と一次設計に用いる静的地震力（以下「一次地震力」という。）を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、
降伏応力又はこれと同等の応力を許容限界とする。<p.13> 
・剛構造の場合、各耐震重要度分類ともに一次設計を行う。この一次設計に係る一次地震力は、地震層せん断力係数 Ci に、耐震重要度に応じて上記に示す割り増し
係数を乗じたものに 20%増しして算定するものとする。ここで「一次設計」とは、常時作用している荷重と一次地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対し
て、降伏応力又はこれと同等な安全性を有する応力を許容限界とする設計をいう。<p.14> 
剛構造の設備・機器は、各重要度分類ともに一次設計を行う。一次地震力は Co を 0.2 として求めた当該設備・機器の設置階の地震層せん断力係数 Ci に、当該設備・
機器の重量を乗じ、さらに耐震重要度に応じた割り増し係数を乗じたものを 20％増しして求める。常時作用している荷重と一次地震力とを組み合わせ、その結果発
生する応力に対して、設備・機器の主架構が弾性範囲にとどまる設計とする。<p.5-65> 

p.13 
p.14 

p.5-65 ○ ◇ ○ 
◇ 

○ 
◇ 

○ ― 第 2 次申請で仮移設する所内通信連絡設
備、自動火災報知設備、非常用照明、誘導
灯は、第 4次申請で仮移設の状態から復旧
し本設するための新規制基準対応工事を
行い、その適合性確認を行う。 
第 2次申請で仮移設する屋外消火栓は、第
5 次申請で仮移設の状態から復旧し本設す
るための新規制基準対応工事を行い、その
適合性確認を行う。 
第 3次申請で仮移設する屋外消火栓、屋外
消火栓配管は、第 5次申請で仮移設の状態
から復旧し本設するための新規制基準対
応工事を行い、その適合性確認を行う。 
第 4 次申請で仮移設する屋外消火栓配管
は、第 5次申請で仮移設の状態から復旧し
本設するための新規制基準対応工事を行
い、その適合性確認を行う。 

7-15 また、第１類の設備・機器については、常時作用している荷重と二次地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、設備・機器の相当部分が降伏し、塑性変
形する場合でも過大な変形、亀裂、破損等が生じ、その施設の安全機能に重大な影響を及ぼすことがない設計とする。<p.13> 
・剛構造の第１類については、一次設計に加え、二次設計を行う。この二次設計に係る二次地震力は、一次地震力に 1.5 以上を乗じたものとする。ここで「二次設
計」とは、常時作用している荷重と一次地震力を上回る二次地震力とを組み合わせ、その結果発生する応力に対して、設備・機器の相当部分が降伏し、塑性変形す
る場合でも過大な変形、亀裂、破損等が生じ、その施設の安全機能に重大な影響を及ぼすことがない設計をいう。<p.14> 
剛構造の設備・機器のうち、耐震重要度分類第１類の設備・機器は二次設計を行う。二次地震力は、一次地震力に 1.5 以上を乗じたものとし、常時作用している荷
重と二次地震力とを組み合わせ、その結果発生する応力に対して、設備・機器の主架構が弾性範囲にとどまる設計とする。<p.5-65> 

p.13 
p.14 

p.5-65 ○ ― ― ○ ○ ― ― 

7-16 (b) 設備・機器については、常時作用している荷重と一次設計に用いる静的地震力（以下「一次地震力」という。）を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、
降伏応力又はこれと同等の応力を許容限界とする。<p.13> 
・剛構造とならない設備については、動的解析等適切な方法により設計する。具体的には（一財）日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」の局部震度法に
よる水平震度を用いて地震力を算出し、常時作用する荷重と局部震度法による地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して降伏応力又はこれと同等な安全
性を有する応力を許容限界とする設計とする。<p.14> 
柔構造の設備・機器は、（一財）日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」の局部震度法（添５ホ(ﾊ)の第３表）における水平震度を用いた地震力を算出し、
常時作用する荷重と局部震度法による地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して弾性範囲にとどまる設計とする。<p.5-66> 
添５ホ(ﾊ)の第３表 局部震度法における設計用水平震度 <p.5-66> 

p.13 
p.14 

p.5-66 ○ ◇ ○ 
◇ 

○ 
◇ 

○ ― 第 2 次申請で仮移設する所内通信連絡設
備、自動火災報知設備、非常用照明、誘導
灯は、第 4次申請で仮移設の状態から復旧
し本設するための新規制基準対応工事を
行い、その適合性確認を行う。 
第 2次申請で仮移設する屋外消火栓は、第
5 次申請で仮移設の状態から復旧し本設す
るための新規制基準対応工事を行い、その
適合性確認を行う。 
第 3次申請で仮移設する屋外消火栓、屋外
消火栓配管は、第 5次申請で仮移設の状態
から復旧し本設するための新規制基準対
応工事を行い、その適合性確認を行う。 
第 4 次申請で仮移設する屋外消火栓配管
は、第 5次申請で仮移設の状態から復旧し
本設するための新規制基準対応工事を行
い、その適合性確認を行う。 

7-17 ・第１類の設備・機器は、更なる安全裕度の確保として、放射線被ばくのおそれを低減するため、1.0 G 程度に対しても弾性範囲にとどまる設計とする。<p.14> 
剛構造の第１類の設備・機器の二次設計では、更なる安全裕度の確保として、1.0 G 程度に対しても弾性範囲にとどまる設計とする。すなわち、剛構造の設備・機器
は、第１類で 1.0 G、第２類で 0.3 G、第３類で 0.24 G の入力に対して弾性範囲にとどまる設計とする。<p.5-66> 
柔構造の設備・機器については、局部震度法による地震力に対して行うことにより、第１類で 1.0 G 程度、第２類で 0.6 G 程度、第３類で 0.4 G 程度の入力に対し
て弾性範囲にとどまる設計とする。<p.5-66> 

p.14 p.5-66 ○ ◇ ○ 
◇ 

○ 
◇ 

○ ― 設備・機器の各重要度分類における設計を
示す。第１類の設備・機器には 1.0 G 程度
の入力に対して弾性範囲にとどまる設計
とすることにより、更なる安全裕度を確保
する。 
第 2 次申請で仮移設する所内通信連絡設
備、自動火災報知設備、非常用照明、誘導
灯は、第 4次申請で仮移設の状態から復旧
し本設するための新規制基準対応工事を
行い、その適合性確認を行う。 
第 2次申請で仮移設する屋外消火栓は、第
5 次申請で仮移設の状態から復旧し本設す
るための新規制基準対応工事を行い、その
適合性確認を行う。 
第 3次申請で仮移設する屋外消火栓、屋外
消火栓配管は、第 5次申請で仮移設の状態
から復旧し本設するための新規制基準対
応工事を行い、その適合性確認を行う。 
第 4 次申請で仮移設する屋外消火栓配管
は、第 5次申請で仮移設の状態から復旧し
本設するための新規制基準対応工事を行
い、その適合性確認を行う。 

7-18 既設の設備・機器については、上記の方法で評価を実施し、必要に応じて耐震補強対策を実施する。<p.14> p.14 ― ○ ◇ ○ 
◇ 

○ 
◇ 

○ ― 設工認では、既設の設備・機器の耐震評価
を実施し、また、耐震補強対策を実施する
設備・機器を明確にする。 

7-19 第１種管理区域の火災区域境界を貫通する気体廃棄設備のダクトについては、ウラン粉末の漏えいを防止するため、貫通部に防火ダンパーを設け、防火ダンパーの
耐震重要度分類は当該第１種管理区域を収納する建物と同じとする。<p.5-62> 

― p.5-62 ― ― ― ― ○ ― ― 

7-20 気体廃棄設備のうち、高性能エアフィルタ、排風機及び高性能エアフィルタと排風機間のダクトについては、その機能を失うことにより環境に対する影響を与える
おそれがあることから、耐震重要度分類第２類の耐震性を確保する設計とする。<p.5-62> 

― p.5-62 ― ― ― ― ○ ― ― 

7-21 防火ダンパー、高性能エアフィルタ、排風機及び高性能エアフィルタと排風機間のダクト以外の気体廃棄設備は、耐震重要度分類第３類の耐震性を確保する設計と
する。<p.5-63> 

― p.5-63 ― ― ― ― ○ ― ― 
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(1)【凡例】〇：当該記載に該当する。△：次回以降の申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
No. 加工事業変更許可申請書の記載 記載箇所 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(1) 備考 

本文 添付書類 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

 

7-22 なお、本加工施設においては、「ロ．加工施設の一般構造」に示すとおり、安全機能の喪失を仮定した場合に公衆又は放射線業務従事者に過度の被ばくを及ぼすおそ
れのある施設はなく、耐震重要施設あるいはＳクラスの設備・機器及び建物はない。<p.12> 
なお、本加工施設においては、安全機能の喪失を仮定した場合に公衆又は放射線業務従事者に過度の被ばくを及ぼすおそれのある施設はなく、耐震重要施設あるい
はＳクラスの設備・機器及び建物はない。<p.5-62> 

p.12 p.5-62 ― ― ― ― ― ― 加工事業変更許可申請書における評価で
対応。 

第八条（津波による損傷の防止）関連          
8-1 本加工施設は、安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波（以下「基準津波」という。）に対して、安全機能が損なわれることのない設計とする。

事業許可基準規則解釈に基づき、基準津波として、本加工施設地域の沿岸における過去の津波に関する調査、公的機関が実施したシミュレーションの結果及び最新
の科学的技術的知見を踏まえ、加工施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波を選定した。この基準津波の最大遡上高さ海抜 6 m に対し、本加工施設は海抜約 48 
m である。このように、本加工施設は、遡上波が到達しない十分な高さの場所に立地しているため、安全機能が損なわれることはない。<p.15> 
本加工施設は、基準津波に対して、安全機能が損なわれることのない設計とする。基準津波として、本加工施設地域の沿岸における過去の津波に関する調査、公的
機関が実施したシミュレーションの結果、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、最も影響の大きいものを選定する。(1) 大阪湾周辺における既往の津波の被害記録 
添３ヘ(ｲ)の第１表に日本被害津波総覧[1]による南海トラフ沿いの巨大地震津波による大阪湾周辺における津波高さを示す。既往の津波の被害記録から、大阪湾で最
大 3 m の津波が発生している。(2) 公的機関等による津波予測 大阪湾周辺に大きな影響を及ぼすおそれのある津波を引き起こす地震として、海洋型地震（南海ト
ラフ）と内陸型地震（大阪湾断層帯）が挙げられる。以下に、それぞれの地震が発生した場合の公的機関等による津波予測評価を示す。(ⅰ) 海洋型地震（南海トラ
フ） 大阪府は、内閣府「南海トラフの巨大地震モデル検討会」[2]が公表した１１ケースから、大阪府域に最も大きな影響を与えると考えられる４つのケースを選定
し、ケースごとに防潮堤の沈下を考慮し、防潮施設の開閉状況に応じた３つのシミュレーション結果を重ね合わせ、厳しい条件となる場合に想定される浸水域（浸
水の区域）と浸水深（水深）を評価し、平成 25 年 8 月 20 日に「津波浸水想定について」として評価結果等[3]を公表している。これによる津波浸水想定図を添５へ
(ﾛ)の第１図(1)、本加工施設に最も近い湾岸である二色浜から泉佐野港近辺の拡大図を添５へ(ﾛ)の第１図(2)に示す。本加工施設に最も近い二色浜で 3.5 m 未満の
高さの津波が予測されている。また、津波の浸水範囲は、海抜 5 m 以下の低地に限られており、遡上波の影響はほとんど見られない。(ⅱ) 内陸型地震（大阪湾断層
帯） 河田ら[4]は、大阪湾断層帯の地震による津波の特性を解析し、添５へ(ﾛ)の第２図に示す最大津波高さを予測している。これによると、本加工施設の関西国際
空港に近い大阪湾沿岸で 5～6 m の津波と予測している。また、内閣府中央防災会議「東南海、南海地震等に関する専門調査会」[5]で、平成 18 年 12 月 7日に大阪湾
断層帯による地震が発生した場合の津波予測結果が報告されている。この大阪湾周辺の津波予測結果を添５へ(ﾛ)の第３図に示す。これによると、本加工施設に最も
近い湾岸である泉佐野港近辺で最大 3～5 m の津波になるとしている。以上(1)及び(2)の結果より、最大遡上高さ海抜 6 m の津波を基準津波とする。<p.5-67> 
本加工施設から大阪湾及び二級河川佐野川水系の雨山川までの距離は、それぞれ約 5 km 及び約 250 m である。基準津波の高さは海抜 6 m であるが、その津波が、佐
野川河口からそのままの高さで遡上することを想定しても、本加工施設は海抜約 48 m で、十分に高い位置に立地する。よって、津波が本加工施設に到達することは
なく、本加工施設が津波により安全機能を損なうことはない。<p.5-68> 
添３ヘ(ｲ)の第１表 日本被害津波総覧による南海トラフ沿いの巨大地震津波による大阪湾周辺における津波高さ <p.3-24> 
添５へ(ﾛ)の第１図(1)、(2) 南海トラフの巨大地震の津波浸水想定 <p.5-69～p.5-70> 
添５へ(ﾛ)の第２図、第３図 大阪湾断層帯地震の津波高さ予測 <p.5-71> 

p.15 p.3-24 
p.5-67 
p.5-68 
p.5-69～
p.5-70 
p.5-71 

― ― ― ― ― ― 加工事業変更許可申請書における評価で
対応。 

第九条（外部からの衝撃による損傷の防止）関連          
9-1 加工施設の安全設計において考慮すべき地震及び津波を除く自然現象、及び敷地内又はその周辺において想定される加工施設の安全性を損なうおそれがある事象で

あって人為によるもの（故意によるものを除く）によって、加工施設の安全機能が損なわれることのないように設計する。<p.16> 
加工施設の安全設計において考慮すべき地震及び津波を除く自然現象及び敷地内又はその周辺において想定される加工施設の安全性を損なうおそれがある事象であ
って人為によるもの（故意によるものを除く。）を選定し、それら外的事象によって加工施設の安全機能が損なわれることのないように設計する。過去の災害記録、
現地調査の結果及び最近の文献等を参考に、想定される外的事象を網羅的に収集する。そのうち、本加工施設の安全設計において考慮すべき外的事象を選定し、更
にそれら自然現象の重畳を考慮する必要の有無を検討する。(1) 外的事象の抽出 国内で一般に発生し得る事象に加え、国内外の基準等で示されている事象を網羅
的に収集する。このために、国内における規制（資料 a）で取り上げている事象、学識経験者による検討（資料 b 及び c）、国外の規制として米国原子力規制委員会
のガイド（資料 d）、IAEA が定めた PRA のガイド（資料 e）及び核燃料施設に関する基準（資料 f）に取り上げている事象を抽出する。(2) 安全設計において考慮す
べき外的事象 上記(1)で収集した外的事象から、検討すべき外的事象を抽出する際に除外する基準を以下のように設定する。基準１：発生の頻度が小さいことが明
らかな事象 基準２：施設周辺では発生しない事象 基準３：ハザードの進展・襲来が遅く、事前にそのリスクを予知・検知し、ハザードを排除できる事象。 基準
４：加工施設の設計上、考慮された事象と比べて、設備等への影響度が同等若しくはそれ以下、又は加工施設の安全性が損なわれることがない。 基準５：影響が
他の事象に包含される。その結果を、自然現象及び人為事象について、それぞれ添５ト(ｲ)の第１表と添５ト(ｲ)の第２表に示す。選定した外的事象は次のとおりで
ある。自然現象・竜巻・落雷・極低温（凍結）・火山活動（降下火砕物）・積雪・生物学的事象・森林火災 人為事象・航空機落下・森林火災・近隣工場等の火災・爆
発・交通事故による火災・爆発・航空機落下火災・電磁的障害・交通事故（自動車）<p.5-72> 
安全機能を有する施設は、工場等内又はその周辺において想定される加工施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意に
よるものを除く。）によって、加工施設の安全機能を損なうことのない設計とする。<p.5-135> 
添５ト(ｲ)の第１表 設計上考慮する自然現象 <p.5-74～p.5-76> 
添５ト(ｲ)の第２表 設計上考慮する人為事象の選定 <p.5-77> 

p.16 p.5-72 
p.5-74～
p.5-76 
p.5-77 
p.5-135 

○ ◇ ○ 
△ 
◇ 

○ 
◇ 

○ ― 外部からの衝撃による損傷の防止に関す
る基本的な考え方であり、各項目に含めて
対応する。 
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(1)【凡例】〇：当該記載に該当する。△：次回以降の申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
No. 加工事業変更許可申請書の記載 記載箇所 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(1) 備考 

本文 添付書類 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

 

9-10 想定する設計竜巻の規模に対する防護設計を検討するため、竜巻ガイドを参考に竜巻影響評価を行い、その結果を踏まえ、F1 竜巻に対して建物の壁及び屋根が損傷
することがなく、施設の安全機能を喪失することがない設計とする。具体的に以下の安全設計を行う。(c) 風荷重による外扉の損傷を防止するため、以下の措置を
講じる。・第１加工棟の外部シャッターを外扉に変更する。<p.5-91> 

― p.5-91 ― ― ○ ― ― ― ― 

9-11 想定する設計竜巻の規模に対する防護設計を検討するため、竜巻ガイドを参考に竜巻影響評価を行い、その結果を踏まえ、F1 竜巻に対して建物の壁及び屋根が損傷
することがなく、施設の安全機能を喪失することがない設計とする。具体的に以下の安全設計を行う。(d) 発電機・ポンプ棟は核燃料物質等を有していないが、安
全機能を有する施設を収納する建物として上記(c)対策を行う。<p.5-91> 

― p.5-91 ― ― ― ― ○ ― ― 

9-12 また、更なる安全性余裕を確保するため、藤田スケール 3の竜巻の最大風速 92 m/s を想定し、風荷重による損傷及び飛来物による貫通に対し、核燃料物質等の施設
外への飛散を防止する措置を行う。<p.17> 
安全設計で想定した F1 竜巻に加え、年超過確率が一桁低い F3 竜巻の最大風速 92 m/s に対する防護対策を行うことにより、更なる安全性余裕を確保する。(a) ハー
ド対策 F3 竜巻よる風荷重または飛来物により損傷するおそれがある建物内への風の吹き込みを防止する、及び建物内に設置されているウランを含む設備・機器、
貯蔵容器及び廃棄物ドラム缶の飛散を防止する対策を以下に示す。① 第２加工棟 ・F3 竜巻により損傷するおそれがある第２加工棟３階及び４階に設置している
気体廃棄設備のダクトを通じ下層階への風の吹き込みを防止するため、ダクトにダンパーを設ける。<p.5-91> 

p.17 p.5-91 ― ― ― ― ○ ― ― 

9-13 また、更なる安全性余裕を確保するため、藤田スケール 3の竜巻の最大風速 92 m/s を想定し、風荷重による損傷及び飛来物による貫通に対し、核燃料物質等の施設
外への飛散を防止する措置を行う。<p.17> 
安全設計で想定した F1 竜巻に加え、年超過確率が一桁低い F3 竜巻の最大風速 92 m/s に対する防護対策を行うことにより、更なる安全性余裕を確保する。(a) ハー
ド対策 F3 竜巻よる風荷重または飛来物により損傷するおそれがある建物内への風の吹き込みを防止する、及び建物内に設置されているウランを含む設備・機器、
貯蔵容器及び廃棄物ドラム缶の飛散を防止する対策を以下に示す。① 第２加工棟 ・ウランのインベントリを低減するため、設備撤去及び最大貯蔵能力の削減を行
う。<p.5-91> 

p.17 p.5-91 ― ― ― ― 〇 ― 第 1 次申請、第 2次申請では、今後使用予
定がなく不要である設備を撤去する。ま
た、第 1次申請では、現状の設備仕様に合
わせて、枠取りしていた最大貯蔵能力を適
正化する（削減する）。これらは竜巻対策の
直接的対応ではないため、本記載には該当
しないと整理する。 

9-14 また、更なる安全性余裕を確保するため、藤田スケール 3の竜巻の最大風速 92 m/s を想定し、風荷重による損傷及び飛来物による貫通に対し、核燃料物質等の施設
外への飛散を防止する措置を行う。<p.17> 
安全設計で想定した F1 竜巻に加え、年超過確率が一桁低い F3 竜巻の最大風速 92 m/s に対する防護対策を行うことにより、更なる安全性余裕を確保する。(a) ハー
ド対策 F3 竜巻よる風荷重または飛来物により損傷するおそれがある建物内への風の吹き込みを防止する、及び建物内に設置されているウランを含む設備・機器、
貯蔵容器及び廃棄物ドラム缶の飛散を防止する対策を以下に示す。② 第１－３貯蔵棟、第１廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟、第５廃棄物貯蔵棟及び第１加工棟 ・
第１－３貯蔵棟に収納する貯蔵容器並びに第１廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟、第５廃棄物貯蔵棟及び第１加工棟に収納する廃棄物ドラム缶は、F3 竜巻の風荷重
により飛散しない固定、固縛を行う。<p.5-91> 

p.17 p.5-91 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

9-15 また、更なる安全性余裕を確保するため、藤田スケール 3の竜巻の最大風速 92 m/s を想定し、風荷重による損傷及び飛来物による貫通に対し、核燃料物質等の施設
外への飛散を防止する措置を行う。<p.17> 
安全設計で想定した F1 竜巻に加え、年超過確率が一桁低い F3 竜巻の最大風速 92 m/s に対する防護対策を行うことにより、更なる安全性余裕を確保する。(a) ハー
ド対策 F3 竜巻よる風荷重または飛来物により損傷するおそれがある建物内への風の吹き込みを防止する、及び建物内に設置されているウランを含む設備・機器、
貯蔵容器及び廃棄物ドラム缶の飛散を防止する対策を以下に示す。② 第１－３貯蔵棟、第１廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟、第５廃棄物貯蔵棟及び第１加工棟 ・
ウランのインベントリを低減するため、第１－３貯蔵棟の最大貯蔵能力を削減するとともに第１加工棟の設備を撤去する。また、ドラム缶当たりのインベントリが
多い固体廃棄物及び再生濃縮ウランを含む固体廃棄物は、最大保管廃棄能力を削減するとともに配置を変更する。<p.5-91> 

p.17 p.5-91 ― ― ○ ― ○ ― ― 

9-16 また、更なる安全性余裕を確保するため、藤田スケール 3の竜巻の最大風速 92 m/s を想定し、風荷重による損傷及び飛来物による貫通に対し、核燃料物質等の施設
外への飛散を防止する措置を行う。<p.17> 
安全設計で想定した F1 竜巻に加え、年超過確率が一桁低い F3 竜巻の最大風速 92 m/s に対する防護対策を行うことにより、更なる安全性余裕を確保する。(b) ソフ
ト対策 竜巻襲来時のソフト的な対応を実施するための体制の整備、竜巻襲来が想定される段階で採る措置を以下に示す。① 体制の整備 竜巻襲来が想定される段
階での連絡体制及び竜巻対策実施体制を整備し、連絡・対策実施についての手順書を整備する。また、連絡・対策要員に対し教育・訓練を定期的に行って力量を確
保し、連絡要員は 1名以上、対策要員は 2名以上を事業所に配置する。また、複数工程での対策を想定する場合は、各工程に 1名以上の対策要員を配置する。② 注
意喚起 竜巻発生時の防護対策は、迅速に対応する必要があるため、注意喚起として事前準備を実施する。注意喚起は、大阪府に対し竜巻に関する気象情報及び雷
注意報が発表された場合に以下の対応を実施する。・連絡要員は、直ちに所内放送等によって対応開始を指示する。・対策要員は、核燃料物質を取り扱っている工程
を確認し、以降の竜巻防護対策が 30 分以内に完了するよう要員配置の確認及び作業を制限する。・廃棄物保管工程について、取り扱い中以外の固縛していないドラ
ム缶及び金属製容器は、治具又はラッシングベルトにより、固縛又は必要に応じて固定することによって飛散防止の処置を講ずる。なお、通常、保管廃棄中のドラ
ム缶等は、治具又はラッシングベルトにより、固縛又は必要に応じて固定した状態である。・大型車両含む構内車両の有無を確認して運転員に退避経路を連絡し、車
両から離れないよう指示するとともに連絡先を確認する。③ 警戒態勢 本加工施設から 30 km の範囲内で竜巻発生確度ナウキャスト発生確度 1、かつ雷ナウキャス
ト活動度 3が発表され、降水ナウキャストにより降水強度 50 mm/h 以上が予測された場合に、以下の対応を実施する。・連絡要員は直ちに所内放送等によって対応の
開始を指示する。・連絡を受けた対策要員は核燃料物質等を取扱っている工程について確認し、以下の対策を 30 分以内に実施する。対策が完了した工程は、以後の
作業を中止する。－輸送物、廃棄物の構内運搬は、運搬を中止する。－作業者は作業を停止し、フード内での取扱い中の粉末は全て混合装置に投入し、投入口バル
ブを閉止する。－作業者は、連続焼結炉のヒーター電源を遮断し、可燃性ガス切替実施を行う。－試験開発、分析工程において、全ての作業を停止し、作業により取
扱っていたウランを密封容器に収納して、試料保管棚にて保管する。－廃棄物保管工程について、取扱い中のドラム缶及び金属製容器は、作業を中止して治具又は
ラッシングベルトにより、固縛又は必要に応じて固定する。（別添５ト(ﾛ)－４）。－大型車両含む構内車両はその有無を確認し、飛来物として安全機能を有する施設
に到達するおそれのない駐車場又は敷地外に退避する措置を講じる。－本加工施設の北側に隣接する事業所内で本加工施設に影響を及ぼすおそれのある区域にある
大型車両（トラックウィング車）はその有無を確認し、その区域外に退避する措置を講じる。<p.5-91～p.5-92> 

p.17 p.5-91～
p.5-92 

― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

9-17 加工施設で想定される竜巻の随伴事象として、火災、溢水、外部電源喪失を想定し、以下のとおり影響を評価した。(ⅰ) 火災 加工施設の敷地内にある危険物施設
及び高圧ガス貯蔵施設が竜巻により損傷して火災が発生した場合の影響については、「リ(ｲ) (2) 爆発、近隣工場等の火災」における影響評価の結果が適用でき、本
加工施設の安全機能を損なうことはない。(ⅱ) 内部溢水 竜巻による設備破損に伴う溢水の影響については、「リ(ﾊ)内部溢水に対する考慮」における影響評価の結
果が適用でき、本加工施設の安全機能を損なうことはない。(ⅲ) 外部電源喪失 竜巻に伴い、外部電源が喪失したとしても、加工施設全体の臨界防止、閉じ込めの
機能が確保される設計とし、本加工施設の安全機能を損なうことはない。<p.5-93> 

― p.5-93 ― ― ― ― ― ― 竜巻の随伴事象については、加工事業変更
許可申請書における評価で対応。 

9-18 建築基準法及び消防法等に基づき避雷針を設置し、落雷の発生が安全機能に影響を及ぼさない設計とする。<p.17> 
建築基準法及び消防法等に基づき避雷針を設置し、落雷の発生が安全機能に影響を及ぼさない設計とする。<p.5-94> 

p.17 p.5-94 △ ― ― ○ ― ― 第 4 次申請で、第 1次申請の対象とする設
備・機器を収納する第２加工棟の構造の適
合性確認を行う。 
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(1)【凡例】〇：当該記載に該当する。△：次回以降の申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
No. 加工事業変更許可申請書の記載 記載箇所 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(1) 備考 

本文 添付書類 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

 

9-19 過去に記録された最低気温-7.5 ℃（大阪管区気象台 1945 年 1月 28 日）を踏まえ、必要に応じて、安全機能を有する施設に断熱材付きの配管を用いる等の措置を講
じることにより、凍結の発生が安全機能に影響を及ぼさない設計とする。<p.17> 
過去に記録された最低気温-7.5 ℃（大阪管区気象台 1945 年 1月 28 日）を踏まえ、必要に応じて、安全機能を有する施設に断熱材付きの配管を用いる等の措置を講
じることにより、凍結の発生が安全機能に影響を及ぼさない設計とする。<p.5-94> 

p.17 p.5-94 ― ◇ ○ 
△ 
◇ 

◇ ○ ― 第 2 次申請で仮移設する屋外消火栓は、第
5 次申請で仮移設の状態から復旧し本設す
るための新規制基準対応工事を行い、その
適合性確認を行う。 
第3次申請で改造する第１加工棟の付属設
備である屋外消火栓、屋外消火栓配管、消
火栓ポンプは、第 5次申請で適合性確認を
行う。 
第 3次申請で仮移設する屋外消火栓、屋外
消火栓配管は、第 5次申請で仮移設の状態
から復旧し本設するための新規制基準対
応工事を行い、その適合性確認を行う。 
第 4 次申請で仮移設する屋外消火栓配管
は、第 5次申請で仮移設の状態から復旧し
本設するための新規制基準対応工事を行
い、その適合性確認を行う。 



 

 

6
7
6 

(1)【凡例】〇：当該記載に該当する。△：次回以降の申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
No. 加工事業変更許可申請書の記載 記載箇所 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(1) 備考 

本文 添付書類 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

 

9-20 「原子力発電所の火山影響評価ガイド」（以下「火山ガイド」という。）に基づき、本加工施設の敷地から半径 160 km の範囲の第四紀火山について文献調査を行い、
完新世の活動の有無、将来の活動可能性より、本加工施設に影響を及ぼし得る火山として３火山（神鍋火山群、美方火山群、扇ノ山）を抽出し、本加工施設に影響を
及ぼし得る火山として影響を評価した。これらの３火山に対して、火山活動の規模及びその火山事象の影響評価を実施し、本加工施設に影響を及ぼしうる火山と敷
地の位置関係より、敷地まで十分に離隔距離があることから、火砕物密度流、溶岩流、岩屑なだれ、地すべり、斜面崩壊等について、本加工施設に影響を及ぼす可能
性は十分に小さいことから、本加工施設の安全性に影響を与える可能性がある事象として降下火砕物を選定した。過去の記録として、気象庁のデータ（日本活火山
総覧（第４版）気象庁発行）をもとに、「有史以降の火山活動」の欄から敷地周辺に影響のあった火山を抽出したが、日本活火山総覧（第 4版）及び日本活火山総覧
（第 4版）追補版（気象庁発行）の全 111 活火山を対象に、「有史以降の火山活動」の項を調査した。気象庁発足以前については、敷地及びその周辺（大阪平野）で
降下火砕物が確認されており、そのうち、影響が広範囲に及ぶと考えられる VEI4 以上の大規模な噴火を伴うものは、以下の１つの火山活動である。1914 年桜島噴火
（VEI5）：「降灰は仙台に達する」の記述あり なお、VEI は降下火砕物の量から規模を推定する指標（火山爆発指数）で、VEI4 で大規模な爆発、VEI5 以上で非常に
大規模な爆発と定義される。本加工施設に火山灰が降下し堆積するような噴火は、火砕物が大量に放出するような大規模な噴火が生じた場合であるため、調査対象
を VEI4 以上とした。また気象庁発足後については、敷地及びその周辺（大阪平野）で降灰が確認された火山活動を抽出したが、該当する火山活動はなかった。以上
のように、過去の記録を調査した結果、桜島の噴火が抽出されたが、降灰量を調査した結果、本加工施設までの距離が離れているため、敷地及びその周辺における
降下火砕物の層厚は極微量だったこと、大阪府及び熊取町において火山に対する災害対策計画は策定されていないことから、施設の設計上、降下火砕物の影響は考
慮しない。また、第四紀火山の降下火砕物に係る文献調査の結果、①鬼界アカホヤ火山灰、②鬱陵隠岐火山灰、③姶良 Tn 火山灰、④阿蘇 4 火山灰、⑤鬼界-葛原火
山灰、⑥阿多火山灰、⑦加久藤火山灰の堆積があることがわかった。これらの火山のうち、鬱陵以外のカルデラについては、運用期間中に巨大噴火が発生する可能
性はないことを確認した。また、鬱陵は完新世において VEI6 クラスの鬱陵隠岐の巨大噴火があり、隠岐鬱陵以降に少なくとも３回の噴火があったが、それらの噴火
規模は不明であることから、運用期間中の噴火規模として既往最大の鬱陵隠岐の噴火規模（12.22 km3）を想定しても、本加工施設周辺での降下火砕物の層厚は 2 cm
以下であったとされている。このことから本加工施設での降下火砕物堆積厚さを 2 cm と想定した。核燃料物質を内包する施設は、降雨及び積雪等により水を吸収し
重くなった状態である湿潤密度 1.5 g/cm3にある降下火砕物の堆積厚さ 12 cm に耐える耐荷重があるため、降下火砕物による影響はない。<p.18> 
「原子力発電所の火山影響評価ガイド」（以下「火山ガイド」という。）に従い、加工施設への火山影響を立地評価及び影響評価を行った。(1) 立地評価 文献調査
等により、本加工施設の地理的領域内（半径 160 km）の第四紀（約 258 万年前以降）火山を抽出した。本加工施設と地理的領域内の第四紀火山との位置関係を添５
ト(ﾘ)の第１図に示す。これらの火山は、兵庫県北部、鳥取県東部の地域に位置している。これら地理的領域内の 10 火山に対して将来の活動可能性を評価した。将
来の活動可能性が否定できない火山として、完新世（約 1 万年前まで）に活動があった火山、最後の活動からの経過期間が過去の最大活動休止期間より長くない火
山を抽出する。将来の活動可能性の評価結果を添５ト(ﾎ)の第１表に示す。将来の活動可能性の評価の結果、神鍋火山群、美方火山群、扇ノ山の 3つの火山を本加工
施設に影響を及ぼし得る火山として抽出し、個別評価対象とした。個別評価対象とした火山に対して、設計対応不可能な火山事象の可能性を評価した。評価に当た
っては火山ガイドを参考に、設計対応不可能な火山事象として火砕物密度流、溶岩流、岩屑なだれ他（地すべり及び斜面崩壊を含む）、新しい火口の開口、地殻変動
の 5事象について実施した。(ⅰ) 火砕物密度流 抽出した 3火山の過去の噴火による火砕物密度流の分布範囲が本加工施設から十分に離れていることから影響はな
い。(ⅱ) 溶岩流 本加工施設は、抽出した 3火山から約 130 km 以上離れていることから影響はない。(ⅲ) 岩屑なだれ、地すべり及び斜面崩壊 本加工施設は、抽
出した 3 山から約 130 km 以上離れていることから影響はない。(ⅳ) 新しい火口の開口 本加工施設は、火山の火口分布及びその近傍に位置していないことから影
響はない。(ⅴ) 地殻変動 本加工施設は、火山の火口分布及びその近傍に位置していないことから影響はない。評価結果を添５ト(ﾎ)の第２表に示す。これらの評
価結果から、加工施設は抽出した 3火山から十分な距離を有しており、火山事象の影響を受けないため立地上の問題はない。また、モニタリングの必要はない。(2) 
火山影響評価 (ⅰ) 安全性に影響を与える可能性がある火山事象の抽出 火山ガイドを参考に火山事象（降下火砕物、火砕物密度流、溶岩流、岩屑なだれ、地すべ
り、斜面崩壊等の 13 事象）について、本加工施設の安全性に影響を与える可能性がある事象を選定する。検討結果を添５ト(ﾎ)の第３表に示す。13 事象のうち火山
との距離と敷地周辺の堆積物の調査結果を検討し、本加工施設の安全性に影響を与える可能性がある事象として降下火砕物を選定した。なお、降下火砕物の設定に
ついては、安全上重要な施設はないため、「核燃料施設等における竜巻・外部火災の影響による損傷の防止に関する影響評価に係る審査ガイド」のグレーデッドアプ
ローチの考え方を参考に、敷地及びその周辺における過去の記録、行政機関による防災計画の策定状況を考慮し、設定した。(ⅱ) 降下火砕物の影響 影響評価に用
いる降下火砕物を設定するため、日本活火山総覧（第 4版）及び日本活火山総覧（第 4版）追補版（気象庁発行）の全 111 活火山を対象に、「有史以降の火山活動」
の項を調査した。気象庁発足以前については、敷地及びその周辺（大阪平野）で降下火砕物が確認されており、そのうち、影響が広範囲に及ぶと考えられる VEI4 以
上の大規模な噴火を伴うものは、以下の１つの火山活動である。1914 年桜島噴火(VEI5)：「降灰は仙台に達する」の記述あり なお、VEI は降下火砕物の量から規模
を推定する指標（火山爆発指数）で、VEI4 で大規模な爆発、VEI5 以上で非常に大規模な爆発と定義される。本加工施設に火山灰が降下し堆積するような噴火は、火
砕物が大量に放出するような大規模な噴火が生じた場合であるため、調査対象を VEI4 以上とした。また気象庁発足後については、敷地及びその周辺（大阪平野）で
降灰が確認された火山活動を抽出したが、該当する火山活動はなかった。以上のように、過去の記録を調査した結果、桜島の火山の噴火が抽出されたが、降灰量を
調査した結果、本加工施設までの距離が離れているため、敷地及びその周辺における降下火砕物の層厚は極微量だったこと、また、大阪府及び熊取町において火山
に対する災害対策計画は策定されていないことから、施設の設計上降下火砕物の影響は考慮しない。次に、本加工施設に降下した可能性のある降下火砕物の分布に
ついて文献調査を行った。町田・新井（2003）新編火山灰アトラス[4]などの既往文献から、本加工施設周辺で確認されている降下火砕物を調査した。町田・新井
（2003）新編火山灰アトラスに記載された火山灰の層厚コンター図から、本加工施設に降灰した降下火砕物は、①鬼界アカホヤ火山灰、②鬱陵隠岐火山灰、③姶良
Tn 火山灰、④阿蘇 4 火山灰、⑤鬼界-葛原火山灰、⑥阿多火山灰、⑦加久藤火山灰があった。各火山灰の層厚コンター図を添５ト(ﾎ)の第２図から第８図に示す。ま
た、大阪平野に降灰した主要な降下火砕物の層厚を添５ト(ﾎ)の第４表に示す。本加工施設が立地する大阪平野では、地理的領域外（半径 160 ㎞以遠）に位置する鬼
界、鬱陵、姶良、阿多、阿蘇、加久藤・小林カルデラからの火山灰が堆積している。これらの火山のうち、鬱陵以外のカルデラについては、運用期間中に巨大噴火が
発生する可能性はないことを確認した。また、鬱陵は完新世において VEI6 クラスの鬱陵隠岐の巨大噴火があり、隠岐鬱陵以降に少なくとも３回の噴火があったが、
それらの噴火規模は不明であることから、運用期間中の噴火規模として既往最大の鬱陵隠岐の噴火規模（12.22 km3）を想定しても、本加工施設周辺での降下火砕物
の層厚は 2 cm 以下であったとされている。本加工施設の建物の、降下火砕物の許容堆積厚さを添５ト(ﾎ)の第５表に示す。本加工施設の屋根は、降下火砕物の堆積
厚 12 cm を許容できる設計（降下火砕物の密度は湿潤状態を想定して 1.5 g/cm3とした。）であるが、安全側に気中の降下火砕物の状態を踏まえて降下火砕物の堆積
が認められれば除去する措置を講じる。<p.5-94> 
添５ト(ﾎ)の第１図 地理的領域内の第四紀火山分布 <p.5-96> 
添５ト(ﾎ)の第１表 熊取事業所の地理的領域の範囲の第四紀火山の諸元と活動可能性 <p.5-97> 
添５ト(ﾎ)の第２表 本加工施設に影響を及ぼし得る火山の影響評価（地理的領域内） <p.5-98> 
添５ト(ﾎ)の第３表 安全性に影響を与える可能性がある火山事象の抽出 <p.5-99> 
添５ト(ﾎ)の第２図～添５ト(ﾎ)の第８図 層厚コンター図 <p.5-101～p.5-104> 
添５ト(ﾎ)の第４表 大阪平野における主要な降下火砕物 <p.5-105> 
添５ト(ﾎ)の第５表 降下火砕物の許容堆積厚さ <p.5-105> 

p.18 p.5-94 
p.5-96 
p.5-97 
p.5-98 
p.5-99 
p.5-101～
p.5-104 
p.5-105 

△ ― ○ ○ ○ ― 第 4 次申請で、第 1次申請の対象とする設
備・機器を収納する第２加工棟の構造の適
合性確認を行う。 

9-21 その上で、降下火砕物に対し、保守的に積雪の有無にかかわらず、気中の降下火砕物の状態を踏まえて加工施設で降下火砕物が観測された時点で、速やかに除去す
る措置を講じることにより、その損傷を防止する。<p.18> 
本加工施設の屋根は、降下火砕物の堆積厚 12 cm を許容できる設計（降下火砕物の密度は湿潤状態を想定して 1.5 g/cm3とした。）であるが、安全側に気中の降下火
砕物の状態を踏まえて降下火砕物の堆積が認められれば除去する措置を講じる。<p.5-105> 
(ⅳ) 防護対策 ・降下火砕物が観測された場合、気中の降下火砕物の状態を踏まえて除去等の措置を講じる。この措置に当たっては、火山事象の進展を考慮して保
守的に積雪の有無にかかわらず、加工施設で降下火砕物が観測された時点で、速やかに作業を開始することとし、作業に必要な防護具や資機材を常備する。<p.5-106> 

p.18 p.5-105 
p.5-106 

― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

9-22 また、作業員が屋根に上るための梯子等の構造を、地震力に対して十分な強度をもって設置するとともに、必要な防護具や資機材を常備する。<p.18> 
(ⅳ) 防護対策 ・降下火砕物が観測された場合、気中の降下火砕物の状態を踏まえて除去等の措置を講じる。この措置に当たっては、火山事象の進展を考慮して保
守的に積雪の有無にかかわらず、加工施設で降下火砕物が観測された時点で、速やかに作業を開始することとし、作業に必要な防護具や資機材を常備する。・この作
業を行う作業員が屋根に上るために必要となる梯子等の構造を十分な強度をもって設置する。<p.5-106> 

p.18 p.5-106 ― ― ○ ○ ○ ― 必要な防護具や資機材の常備はソフト対
応。 

9-23 また、必要に応じて加工設備本体及び気体廃棄設備を停止する措置を講じる。<p.18> 
(ⅳ) 防護対策 ・必要に応じて加工設備本体及び気体廃棄設備を停止する措置を講じる。<p.5-106> 

p.18 p.5-106 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 
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9-24 降下火砕物の除去を行うに当たり、過去の記録の調査から、降下火砕物の最大堆積速度を想定する。本加工施設の近傍に活動が確認されている火山との距離と同等
の地点での降下火砕物の降下を想定し、本加工施設から最も近い第四紀火山である宝山（本加工施設からの距離約 113 km）において、最大の降下火砕物の放出量を
与える噴火として、富士山宝永噴火（1707 年）規模の噴火が生じることを想定する。添５ト（ﾎ）第９図に示すように、富士山宝永噴火における降下火砕物の降下量
と距離との関係を内挿することにより、火口から直線距離約 113 km の地点での降下量が約 12 cm と求められる。次に、噴火後 16 日間の降下火砕物の積算噴出量の
推移を添５ト（ﾎ）の第１０図に示す。この 16 日間に降下火砕物の全量 12 cm が堆積したと仮定すれば、初日には約 3 cm 降下したと推定される。この初日の降下量
に対し、保守的に、初日における降下火砕物の堆積速度を 4 cm/日と想定する。この堆積速度 4 cm/日を考慮し、建物が耐荷重に至る前に除灰作業を完了するよう手
順を定める。<p.5-106> 
添５ト（ﾎ）の第９図 富士山宝永噴火による降下火砕物の降下量 <p.5-107> 
添５ト（ﾎ）の第１０図 富士山宝永噴火による降下火砕物の積算噴出量の推移 <p.5-107> 

― p.5-106 
p.5-107 

― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

9-25 本加工施設の建物は、「大阪府建築基準法施行細則」に定める 29 cm 及び過去の最深積雪 18 cm（大阪管区気象台 1907 年 2 月 11 日）よりも深い積雪に対して十分に
耐える設計とする。<p.18> 
本加工施設の建物は、「大阪府建築基準法施行細則」に定める 29 cm 及び過去の最深積雪 18 cm（大阪管区気象台 1907 年 2 月 11 日）よりも深い積雪に対して十分に
耐える設計とする。<p.5-109> 

p.18 p.5-109 △ ― ○ ○ ○ ― 第 4 次申請で、第 1次申請の対象とする設
備・機器を収納する第２加工棟の構造の適
合性確認を行う。 

9-26 また、これを超える積雪が生じるおそれがある場合は、除雪等の処置を講じることにより、積雪が安全機能に影響を及ぼさない設計とする。<p.18> 
また、これを超える積雪が生じるおそれがある場合は、除雪等の処置を講じることにより、積雪が安全機能に影響を及ぼさない設計とする。<p.5-109> 

p.18 p.5-109 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

9-27 加工施設は、地下にある公共の水道管を通して外部から水を供給しており、海水及び河口からの水を用いないことから、生物学的事象の影響を受けない。換気に用
いられる給気口にはフィルタを設け、枯葉、昆虫又は動植物の侵入を防止する構造とする。<p.18> 
加工施設は、地下にある公共の水道管を通して外部から水を供給しており、海水及び河口からの水を用いないことから、生物学的事象の影響を受けない。換気に用
いられる給気口にはフィルタを設け、枯葉、昆虫又は動植物の侵入を防止する構造とする。<p.5-109> 

p.18 p.5-109 △ ― ― ― ○ ― 第 5 次申請で、第 1次申請の対象とする設
備・機器を収納する第２加工棟に設置され
た気体廃棄設備の適合性確認を行う。 

9-28 給気口のフィルタは定期的な点検、清掃、交換を実施し、万一給気口フィルタが枯葉、昆虫又は動植物により塞がるか、そのおそれが生じた場合はフィルタの清掃
等を実施し、生物学的事象が安全機能に影響を及ぼさない設計とする。<p.18> 
給気口のフィルタは定期的な点検、清掃、交換を実施し、万一給気口フィルタが枯葉、昆虫又は動植物により塞がるか、そのおそれが生じた場合はフィルタの清掃
等を実施し、生物学的事象が安全機能に影響を及ぼさない設計とする。<p.5-109> 

p.18 p.5-109 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

9-29 「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」及び「核燃料施設等における竜巻・外部火災の影響による損傷の防止に関する影響評価に係る審査ガイド」を参考にし
て、想定する外部火災（森林火災、近隣工場等の火災・爆発、交通事故による火災・爆発及び航空機落下火災）に対して、核燃料物質又は核燃料物質により汚染され
た物を取り扱う設備・機器、及びそれらを収納する建物が安全機能を損なうことがないよう以下の設計とする。<p.19> 
「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」（以下「外部火災ガイド」という。）及び「核燃料施設等における竜巻・外部火災の影響による損傷の防止に関する影響
評価に係る審査ガイド」（以下「竜巻・外部火災影響評価ガイド」という。）を参考にして、想定する外部火災（森林火災、近隣工場等の火災・爆発、交通事故による
火災・爆発及び航空機落下火災）に対して、核燃料物質又は核燃料物質により汚染された物を取り扱う設備・機器及びそれらを収納する建物が、大きな損傷を受け
ることがないよう以下の設計とする。<p.5-143> 

p.19 p.5-143 △ ― ○ ○ ○ ― 外部からの衝撃による損傷の防止に関す
る基本的な考え方であり、各項目に含めて
対応する。 

9-30 加工施設の建物は、建築基準法等関係法令で定める耐火構造又は不燃材料で造り、耐火性の高い設計とする。<p.19> 
(a) 加工施設の建物は、主要構造部を建築基準法等関係法令で定める耐火構造又は不燃材料で造り、耐火性の高い設計とすることで、火災の発生を防止する設計と
する。<p.5-143> 

p.19 p.5-143 △ ― ○ ○ ○ ― 第 4 次申請で、第 1次申請の対象とする設
備・機器を収納する第２加工棟の構造の適
合性確認を行う。 

9-31 加工施設の建物は、火災に対して危険距離以上及び爆発に対して危険限界距離以上の離隔距離を確保する設計とする。<p.19> 
(b) 想定火災源に対して、その影響を受けないための離隔距離が危険距離※1以上確保する設計とする。 ※1 延焼防止に必要な距離。<p.5-143> 

p.19 p.5-143 △ ― ○ ○ ○ ― 第 4 次申請で、第 1次申請の対象とする設
備・機器を収納する第２加工棟の構造の適
合性確認を行う。 

9-32 加工施設の建物は、火災に対して危険距離以上及び爆発に対して危険限界距離以上の離隔距離を確保する設計とする。離隔距離を確保できない場合は、一般高圧ガ
ス保安規則で定める第一種設備距離の２倍以上の離隔距離を確保する又は建物外壁の鉄筋コンクリートを増し打ちすることにより、建物外壁が受ける圧力の衝撃を
緩和する。<p.19> 
(c) 想定爆発源に対して、その影響を受けないための離隔距離が危険限界距離※2以上確保する設計とする。離隔距離を確保できない場合は、一般高圧ガス保安規則
で定める第一種設備距離の２倍以上の離隔距離を確保する又は建物外壁の鉄筋コンクリートを増し打ちすることにより、建物外壁が受ける圧力の衝撃を緩和する。 
※2 ガス爆発の爆風圧が 0.01 MPa 以下になる距離。<p.5-143> 

p.19 p.5-143 △ ― ○ ○ ○ ― 第 4 次申請で、第 1次申請の対象とする設
備・機器を収納する第２加工棟の構造の適
合性確認を行う。 

9-33 敷地内に入構する燃料輸送車両については、積載燃料の量を制限するとともに、防護対象施設からの離隔距離を十分確保するよう運搬ルート及び駐車場所を制限す
る。<p.19> 
(e) 敷地内に入構する燃料輸送車両については、積載燃料の量を制限して管理するとともに、防護対象施設からの離隔距離を十分確保するよう運搬ルート及び駐車
場所を制限する。<p.5-143> 

p.19 p.5-143 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

9-34 延焼防止に必要となる対策活動を実施するための手順、機器及び体制を含めた火災防護に関する計画を定め、内部火災発生時と同様の措置を講じる。<p.19> 
(d) 敷地内に消火栓等を設置するとともに、延焼防止に必要となる対策活動を実施するための手順、機器及び体制を含めた火災防護に関する計画を定め、内部火災
発生時と同様の措置を講じる。<p.5-143> 

p.19 p.5-143 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

9-35 本加工施設周辺には国有林等の広大な森林はなく、本加工施設から最も近い「山林」（大阪府土地利用図に基づく）が約 700 m 離れた位置にある。加工施設に影響を
及ぼすおそれのある森林として、加工施設敷地内の竹林及びＢ事業所敷地内の雑木林を森林火災の想定火災源とする。これらの森林火災を想定し、防護対象施設で
ある第２加工棟、第１－３貯蔵棟、第１廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟、第５廃棄物貯蔵棟及び第１加工棟の外壁への熱影響を評価する。想定火災源からの影響
評価に当たっては、別添５リ(ｲ)－６の評価方法にしたがい漏れなく評価し、火炎は発火点から防護対象施設に迫る時間が最短となる経路（延焼経路）上を上り傾斜
をつけて防護対象施設へ向かうものとし、防護対象施設の外壁の初期温度は気温が高くなる夏場を想定した 50 ℃として、評価が保守的なものとなるようにする。想
定火災源と防護対象施設の位置関係を添５リ(ｲ)の第３図に示す。<p.5-144> 
外部火災ガイドを用いて、想定火災源から影響を及ぼす加工施設の外壁温度の評価を行った。評価に用いる物性値等の入力パラメータは、外部火災ガイド附属書Ａ
に基づき文献調査、現地調査等により設定し、評価が保守的なものとなるようにした。評価の結果を添５リ(ｲ)の第１０表に示す。評価の結果、防護対象施設の外壁
温度は、いずれも許容温度（200 ℃：別添５リ(ｲ)－７）を下回ることを確認した。したがって、防護対象施設の外壁には影響を及ぼさない。<p.5-145> 
前項の対策を講じることにより、想定火災源に対して、危険距離以上の離隔距離があり、また、防護対象施設の外壁温度は、いずれも許容温度（200 ℃）を下回っ
ているため、想定火災源が防護対象施設に影響を及ぼすことはない。<p.5-146> 
添５リ(ｲ)の第１０表 森林火災による外壁温度の評価結果 <p.5-145> 
添５リ(ｲ)の第３図 防護対象施設と想定火災源の位置関係、並びに発火点及び延焼経路 <p.5-163> 

― p.5-144 
p.5-145 
p.5-146 
p.5-163 

― ― ― ― ― ― 加工事業変更許可申請書における評価で
対応。 
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(1)【凡例】〇：当該記載に該当する。△：次回以降の申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
No. 加工事業変更許可申請書の記載 記載箇所 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(1) 備考 
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申請 
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申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
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9-36 外部火災ガイドを用いて、発火点から評価対象に迫る火炎が想定火災源の境界まで到達する時間の評価及び危険距離の評価を行った。その結果を添５リ(ｲ)の第１１
表に示す。評価の結果、発火点から防護対象施設に迫る火炎が想定火災源の境界まで到達するまでの時間的猶予は約 3分から約 20 分であるが、危険距離以上の離隔
距離があり、想定火災源が防護対象施設に影響を及ぼすことはない。<p.5-145> 
③ 必要となる対策 前項の影響評価結果より、防護対象施設の外壁が損傷を受けないようにするために、以下の対策を講じる。○ａ 敷地内の竹林の火災影響評価に
よる危険距離は 6.2 m である。竹林は火炎延焼経路において下り傾斜（約 30°）であり、また防護対象施設は鉄筋コンクリート造の耐火構造又は不燃材料で造る建
物であるため延焼の可能性は低いが、離隔距離を維持できるよう延焼の可能性がある森林境界と加工施設の間の敷地内の草木を伐採し、管理する。○ｂ 敷地外南側Ｂ
事業所の雑木林の火災影響評価による危険距離は 19.9 m であり、第２加工棟と雑木林の間には公道も含め危険距離以上の離隔距離を有している。万一、森林火災が
発生し、防護対象施設に火炎が接近した場合であっても、前項の結果に示すとおり、外壁温度の上昇はほとんどないが、火災の拡大を防止するため、初期消火活動
要員が駆けつけて防護対象施設に予備的放水を行い、延焼防止策を講じる。<p.5-146> 
発火点から防護対象施設に迫る火炎が想定火災源の境界まで到達するまでには約 3分から約 20 分の時間的猶予があり、また、火災到達時間経過後であっても防護対
象施設の外壁温度の上昇がほとんどないため、初期消火活動要員が駆けつけて防護対象施設に予備的放水を行い、延焼防止策を講じることが可能である。<p.5-146> 
添５リ(ｲ)の第１１表 火炎の到達時間及び危険距離の評価結果 <p.5-145> 

― p.5-145 
p.5-146 

― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

9-37 敷地外の半径 10 km 圏内には石油コンビナート等及び消防法に規定される危険物を取り扱う近隣の事業所が立地しており、また、敷地周辺の道路には燃料輸送車両
が走行する。これらの火災を想定し、防護対象施設の外壁が損傷を受けないようにするために、想定火災源に対する離隔距離を危険距離以上に確保する設計とする。
想定火災源からの影響評価に当たっては、別添５リ(ｲ)－８の評価方法にしたがい漏れなく評価し、それぞれの想定火災源に最大規模の危険物が貯蔵又は積載された
ものとし、防護対象施設の外壁の初期温度は気温が高くなる夏場を想定した 50 ℃として、評価が保守的なものとなるようにする。防護対象施設である第２加工棟、
第１－３貯蔵棟、第１廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟、第５廃棄物貯蔵棟及び第１加工棟が、想定火災源に対する離隔距離が危険距離以上確保していることを評
価するとともに、これらの建物の外壁への熱の影響を評価する。<p.5-146> 
○ⅰ 石油コンビナート等 石油コンビナート等災害防止法第二条の規定に基づき指定された特別防災区域のうち、本加工施設に最も近い特別防災区域は関西国際空港
地区である。関西国際空港地区と本加工施設の距離は約 9.1 km であり、地上のタンク部と本加工施設の距離は約 11.7 km の距離がある。危険距離を算出した結果を
添５リ(ｲ)の第１２表に示す。その結果、関西国際空港地区と本加工施設の距離は、関西国際空港地区において想定される火災により危険距離（841 m）に比べて十
分に大きな離隔距離（9,100 m）があり、石油コンビナート等が本加工施設に影響を与えるおそれはない。○ⅱ 危険物施設 敷地の近隣約 500 m 以内にある事業所の
危険物施設（12 施設）を想定火災源として、これらの想定火災源から最も近い防護対象施設について、危険距離及び外壁温度の評価結果を添５リ(ｲ)の第１３表に示
す。評価の結果、想定火災源に対する離隔距離は、危険距離以上確保しており、防護対象施設の外壁温度は、いずれも許容温度（200 ℃）を下回ることを確認した。
したがって、防護対象施設の外壁には影響を及ぼさない。○ⅲ 燃料輸送車両 危険距離及び外壁温度の評価結果を添５リ(ｲ)の第１４表に示す。その結果、想定火災
源に対する離隔距離は、危険距離以上確保しており、防護対象施設の外壁温度は、いずれも許容温度（200 ℃）を下回ることを確認した。したがって、防護対象施
設の外壁には影響を及ぼさない。<p.5-147> 
想定火災源に対して、危険距離以上の離隔距離があり、また、防護対象施設の外壁温度は、いずれも許容温度（200 ℃）を下回っているため、想定火災源が防護対
象施設に影響を及ぼすことはない。<p.5-148> 
添５リ(ｲ)の第１２表 敷地外の石油コンビナート等の火災による危険距離の評価結果 <p.5-148> 
添５リ(ｲ)の第１３表 敷地外の危険物施設の火災による危険距離及び外壁温度の評価結果 <p.5-149> 
添５リ(ｲ)の第１４表 敷地外の燃料輸送車両の火災による危険距離及び外壁温度の評価結果 <p.5-150> 
敷地内には、危険物施設のうち、燃料となる重油、ガソリン等を貯蔵している施設を設置しており、これらの危険物を構内運搬している。これら危険物施設及び燃
料輸送車両の火災を想定し、防護対象施設の外壁が損傷を受けないようにするために、想定火災源に対する離隔距離を危険距離以上に確保する設計とする。想定火
災源からの影響評価に当たっては、別添５リ(ｲ)－８の評価方法にしたがい漏れなく評価し、それぞれの想定火災源に最大規模の危険物を貯蔵又は積載するものと
し、防護対象施設の外壁の初期温度は気温が高くなる夏場を想定した 50 ℃として、評価が保守的なものとなるようにする。防護対象施設である第２加工棟、第１－
３貯蔵棟、第１廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟、第５廃棄物貯蔵棟及び第１加工棟が、想定火災源に対する離隔距離が危険距離以上確保していることを評価する
とともに、これらの建物の外壁への熱の影響を評価する。<p.5-152> 
○ⅰ 危険物施設 敷地内の危険物施設の火災による防護対象施設に対する危険距離及び外壁温度の評価結果を添５リ(ｲ)の第１６表に示す。評価の結果、想定火災源
に対する離隔距離は危険距離以上確保しており、防護対象施設の外壁温度は、いずれも許容温度（200 ℃）を下回ることを確認した。したがって、防護対象施設の
外壁には影響を及ぼさない。○ⅱ 燃料輸送車両 敷地内の運搬経路での燃料輸送車両の火災による防護対象施設に対する危険距離及び外壁温度の評価結果を添５リ
(ｲ)の第１７表に示す。評価の結果、想定火災源に対する離隔距離は危険距離以上確保しており、防護対象施設の外壁温度は、いずれも許容温度（200 ℃）を下回る
ことを確認した。したがって、防護対象施設の外壁には影響を及ぼさない。<p.5-153> 
添５リ(ｲ)の第１６表 敷地内の危険物施設の火災による危険距離及び外壁温度の評価結果 <p.5-154> 
添５リ(ｲ)の第１７表 敷地内の燃料輸送車両の火災による危険距離及び外壁温度の評価結果 <p.5-154> 

― p.5-146 
p.5-147 
p.5-148 
p.5-149 
p.5-150 
p.5-152 
p.5-153 
p.5-154 

― ― ― ― ― ― 加工事業変更許可申請書における評価で
対応。 

9-38 敷地外の半径 10 km 圏内には石油コンビナート等が立地しており、また、敷地周辺の道路には燃料輸送車両が走行する。防護対象施設である第２加工棟、第１－３
貯蔵棟、第１廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟、第５廃棄物貯蔵棟及び第１加工棟が、想定爆発源に対する離隔距離が危険限界距離以上確保していることを評価す
るとともに、これらの建物の外壁への爆風圧の影響を評価する。防護対象施設と想定爆発源の位置関係を添５リ(ｲ)の第５図～添５リ(ｲ)の第８図に示す。<p.5-150> 
○ⅰ 石油コンビナート等 加工施設に最も近いコンビナートの関西国際空港地区には、高圧ガスの貯蔵はないため、爆発は想定されない。また、ガス事業法又は高圧
ガス保安法の規則を受ける高圧ガス貯蔵施設を調査した結果、敷地周辺に貯蔵されている高圧ガスはないため、敷地外における高圧ガスの爆発の影響は、敷地から
最も近い敷地南側道路におけるタンクローリー（プロパンガス）の評価で包含できる。<p.5-150> 
○ⅱ 燃料輸送車両 【第２加工棟】防護対象施設の第２加工棟については、明らかに想定爆発源に対する隔離距離を確保できない位置にあり、影響があることが確認
できたため、以下の対策を講じることにより、防護対象施設の外壁が損傷を受けないようにする。燃料輸送車両の爆発による離隔距離の評価結果を添５リ(ｲ)の第１
５表に示す。防護対象施設の第２加工棟については、別添５リ(ｲ)－９に示す評価結果より、外壁を 10 cm 以上増し打ちすることで、爆風圧が既存の外壁に影響を及
ぼさないことを確認した。したがって、第２加工棟の南側面について、外壁を厚さ 10 cm 以上増し打ちする安全対策や外扉等の補強を実施することで、爆風圧が施
設に影響を及ぼさない設計とする。【第１廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟、第１加工棟】防護対象施設の第１廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟及び第１加工棟につ
いては、添５リ(ｲ)の第１５表に示す評価結果より影響があることが確認できたが、爆風圧が 12～19 kPa であり、爆風圧が相対的に低く、かつ内包する核燃料物質
が少なくリスクが低いと考えられ、一般高圧ガス保安規則の第一種保安物件（学校、病院、劇場等）に対する第一種設備距離（10 t 未満の貯蔵設備の場合、17 m の
保安距離をとることで事故が発生した場合の危害を防止している）の２倍以上の離隔距離を確保しているため、爆風圧が施設に影響を及ぼさない。○ｃ 必要となる対
策 前項の影響評価より、第２加工棟の南側面が損傷を受けないようにするため、外壁を厚さ 10 cm 以上増し打ちする安全対策や外扉等の補強を実施する対策を講
じる。ただし、10 cm 以上増し打ちする外壁は、既存の建物の構造を考慮するものとする。<p.5-151> 
前項の対策を講じることにより、想定爆発源が防護対象施設に影響を及ぼすことはない。<p.5-151> 
添５リ(ｲ)の第１５表 敷地外の燃料輸送車両の爆発による離隔距離の評価結果 <p.5-152> 

― p.5-150 
p.5-151 
p.5-152 

― ― ○ ○ ― ― ― 
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9-39 敷地内には、危険物施設のうち、燃料となる重油、ガソリン等を貯蔵している施設を設置しており、これらの危険物を構内運搬している。これら危険物施設及び燃
料輸送車両の火災を想定し、防護対象施設の外壁が損傷を受けないようにするために、想定火災源に対する離隔距離を危険距離以上に確保する設計とする。想定火
災源からの影響評価に当たっては、別添５リ(ｲ)－８の評価方法にしたがい漏れなく評価し、それぞれの想定火災源に最大規模の危険物を貯蔵又は積載するものと
し、防護対象施設の外壁の初期温度は気温が高くなる夏場を想定した 50 ℃として、評価が保守的なものとなるようにする。防護対象施設である第２加工棟、第１－
３貯蔵棟、第１廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟、第５廃棄物貯蔵棟及び第１加工棟が、想定火災源に対する離隔距離が危険距離以上確保していることを評価する
とともに、これらの建物の外壁への熱の影響を評価する。敷地内における危険物の取扱いとして、各危険物施設の最大貯蔵数量から減じた分を敷地外から供給する
ため、敷地内において各危険物施設の最大貯蔵数量を超えた取扱いはない。各危険物施設への供給作業中に危険物が露出する場合に火災発生の可能性が最も高いこ
とから、各危険物施設に最大貯蔵数量が集積して存在した状態を評価するとともに、敷地内において定められた運搬ルート及び運搬数量を車両により運搬中の状態
を評価することにより、防護対象施設に及ぼす影響が最大になる。防護対象施設と想定火災源の位置関係を添５リ(ｲ)の第５図及び添５リ(ｲ)の第７図に示す。<p.5-
152> 
添５リ(ｲ)の第５図 防護対象施設と敷地内の危険物施設及び高圧ガス貯蔵施設の位置関係 <p.5-164> 
添５リ(ｲ)の第７図 敷地内の燃料輸送車両の火災位置 <p.5-165> 

― p.5-152 
p.5-164 
p.5-165 

― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

9-40 敷地内には、高圧ガスを取り扱う施設のうち、水素ガス、プロパンガス及び PR ガス（メタン 10％＋アルゴン 90％の混合ガス）のボンべ置場及び液化アンモニアタ
ンクを設置しており、これらの高圧ガスを構内運搬している。これら高圧ガス貯蔵施設及び燃料輸送車両の爆発を想定し、防護対象施設の外壁が損傷を受けないよ
うにするために、想定爆発源に対する離隔距離を危険限界距離以上確保する設計とする。防護対象施設である第２加工棟、第１－３貯蔵棟、第１廃棄物貯蔵棟、第
３廃棄物貯蔵棟、第５廃棄物貯蔵棟及び第１加工棟が、想定爆発源に対する離隔距離が危険限界距離以上確保していることを評価するとともに、これらの建物の外
壁への爆風圧の影響を評価する。想定爆発源からの影響評価に当たっては、別添５リ(ｲ)－８の評価方法にしたがい漏れなく評価し、それぞれの想定爆発源に最大規
模の高圧ガスが貯蔵又は積載されたものとし、評価が保守的なものとなるようにする。敷地内における高圧ガスの取扱いとして、各高圧ガス貯蔵施設の最大貯蔵数
量から減じた分を敷地外から供給するため、敷地内において各高圧ガス貯蔵施設の最大貯蔵数量を超えた取扱いはない。各高圧ガス貯蔵施設への供給作業中に高圧
ガスが露出する場合に爆発発生の可能性が最も高いことから、各高圧ガス貯蔵施設に最大貯蔵数量が集積した状態を評価するとともに、敷地内において定められた
運搬ルート及び運搬数量を車両により運搬中の状態を評価することにより、防護対象施設に及ぼす影響が最大になる。防護対象施設と想定爆発源の位置関係を添５
リ(ｲ)の第５図及び添５リ(ｲ)の第８図に示す。<p.5-155> 
○ｃ 必要となる対策 ○ⅰ 燃料輸送車両 敷地内に入構する車両に対して、運搬する高圧ガス量並びに運搬ルート及び駐車場所を制限して管理することにより、想定
爆発源に対して、防護対象施設からの離隔距離を危険限界距離以上に維持する。<p.5-157> 
前項の対策を講じることにより、想定爆発源が防護対象施設に影響を及ぼすことはない。<p.5-157> 
添５リ(ｲ)の第５図 防護対象施設と敷地内の危険物施設及び高圧ガス貯蔵施設の位置関係 <p.5-164> 
添５リ(ｲ)の第８図 敷地内の燃料輸送車両の爆発位置 <p.5-166> 

― p.5-155 
p.5-157 
p.5-164 
p.5-166 

― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

9-41 ○i  高圧ガス貯蔵施設 水素ガス、プロパンガス及び PR ガス（メタンガス）を貯蔵するボンベ置場については、防護対象施設の第２加工棟に対して、明らかに爆発
源に対する離隔距離を確保できない位置にあるため、離隔距離を確保できる位置に移設する。敷地内のボンベ置場における可燃性ガスボンベ及び第１高圧ガス貯蔵
施設における液化アンモニアタンクによる防護対象施設に対する危険限界距離の評価結果を添５リ(ｲ)の第１８表に示す。爆発源から防護対象施設までの離隔距離
は、いずれも危険限界距離以上確保する結果となった。したがって、防護対象施設の外壁には影響を及ぼさない。○ⅱ 燃料輸送車両 爆発を想定する燃料輸送車両は、
水素ガス、プロパンガス及び PR ガス（メタンガス）を貯蔵するボンベ置場にボンベを搬送する運搬車両及び第１高圧ガス貯蔵施設の液化アンモニアタンクに液化ア
ンモニアを供給するタンクローリーとする。これらの燃料輸送車両が敷地内走行中に爆発した場合、爆発位置は明らかに防護対象施設に対する離隔距離を確保でき
ないため、離隔距離を確保できる位置に移設する。敷地内の運搬経路での燃料輸送車両の爆発による防護対象施設に対する危険限界距離の評価結果を添５リ(ｲ)の第
１９表に示す。爆発源から防護対象施設までの離隔距離は、いずれも危険限界距離以上確保する結果となった。したがって、防護対象施設の外壁には影響を及ぼさ
ない。<p.5-155> 
○ｃ 必要となる対策 ○ⅰ 燃料輸送車両 添５リ(ｲ)の第６図に示すように、第１高圧ガス貯蔵施設及びボンベ置場（１）は敷地西方に移設する。<p.5-157> 
前項の対策を講じることにより、想定爆発源が防護対象施設に影響を及ぼすことはない。<p.5-157> 
添５リ(ｲ)の第１８表 敷地内の高圧ガス貯蔵施設の爆発による危険限界距離の評価結果 <p.5-156> 
添５リ(ｲ)の第１９表 敷地内の燃料輸送車両の爆発による危険限界距離の評価結果 <p.5-157> 
添５リ(ｲ)の第６図 燃料輸送車両の敷地内走行経路 <p.5-165> 

― p.5-155 
p.5-156 
p.5-157 
p.5-165 

― ― ○ ― ― ― ― 

9-42 航空機が敷地周辺へ落下して火災を発生させた場合を想定し、防護対象施設の外壁が損傷を受けないようにするために、防護対象施設の外壁温度が許容温度（200 ℃）
を下回ることを確認する。航空機は、本加工施設の敷地周辺において、落下確率が 10-7（回/施設・年）以上になる範囲のうち、防護対象施設に最も大きな影響を及
ぼす地点（対象航空機の落下確率が、10-7（回/施設・年）になるまで防護対象施設を中心とする標的面積を拡大させて形成した区域の外形線上の地点）に落下する
ものとする。この対象航空機の落下確率が 10-7（回/施設・年）以上になる地点は、(1) 航空機落下のデータに基づき設定する。想定火災源からの影響評価に当たっ
ては、別添５リ(ｲ)－１０の評価方法にしたがい漏れなく評価し、航空機は燃料積載量が最大規模のものを選定するとともに、対象航空機ごとに危険物施設における
火災との重畳を考慮し、防護対象施設の外壁の初期温度は気温が高くなる夏場を想定した 50 ℃として、評価が保守的なものとなるようにする。防護対象施設と航空
機落下位置関係を添５リ(ｲ)の第９図に示す。<p.5-158> 
対象航空機ごとに火災源との重畳を考慮した燃焼面積、離隔距離及び離隔距離の評価結果を添５リ(ｲ)の第２３表に示す。評価の結果、敷地内の危険物施設のうち重
油等を貯蔵する危険物貯蔵棟、敷地外の危険物施設のうちガソリン、重油、灯油等を取り扱う 3 施設との火災の重畳を考慮し、防護対象施設である第２加工棟及び
第１－３貯蔵棟の外壁温度は、いずれも許容温度（200 ℃）を下回ることを確認した。したがって、防護対象施設の外壁には影響を及ぼさない。<p.5-158> 
添５リ(ｲ)の第２３表 燃焼面積、離隔距離及び外壁温度（第２加工棟及び第１－３貯蔵棟）の評価結果 <p.5-160> 
防護対策がなくても航空機落下火災による影響を生じない。防護対象施設の外壁温度は、いずれも許容温度（200 ℃）を下回っているため、想定火災源が防護対象
施設に影響を及ぼすことはない。<p.5-160> 

― p.5-158 
p.5-160 

― ― ― ― ― ― 加工事業変更許可申請書における評価で
対応。 

9-43 (d) 二次的影響への対策 ① ばい煙が加工施設に流入するおそれが生じた場合には、給気設備を停止し、流入を防止する措置を講じる。② 大量の有毒ガスを取り
扱う施設は、敷地の近隣にはないため、防護対象施設に対する有毒ガスの影響は考慮しない。<p.5-160> 

― p.5-160 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

9-44 航空機落下については、「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について」に基づき、防護設計の要否について確認する。計器飛行方式民間航空機の
落下事故、有視界飛行方式民間航空機の落下事故及び自衛隊機又は米軍機の落下事故を考慮した航空機落下確率の総和は 10-7（回/施設・年）を超えないことから、
航空機落下に対する防護設計は必要ない。<p.19> 
安全機能を有する施設は、想定される航空機落下に対して安全機能を損なうことのない設計とする。「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準につい
て」（以下「航空機落下評価ガイド」という。）に基づいて、本加工施設への航空機落下確率を評価し、航空機落下に対する防護設計の必要性を確認する。<p.5-135> 
本加工施設への航空機落下確率の総和は 2.3×10-8（回/施設・年）であり、航空機落下評価ガイドに示す「想定される外部人為事象」として設計上考慮するか否かを
判断するための判断基準値である 10-7（回/施設・年）を超えない。このことから、航空機落下に対して本加工施設の防護設計の必要はない。<p.5-142> 

p.19 p.5-135 
p.5-142 

― ― ― ― ― ― 加工事業変更許可申請書における評価で
対応。 

9-45 加工施設は、日本工業規格（JIS）や電気規格調査会標準規格（JEC）等に基づき、加工施設で発生する電磁干渉や無線電波干渉等により機能が喪失しないよう、ライ
ンフィルタ、絶縁回路の設置によるサージ・ノイズの侵入防止及び鋼製筐体の適用により、電磁波の侵入等を防止する設計とする。<p.19> 
本加工施設は、日本工業規格（JIS）や電気規格調査会標準規格（JEC）等に基づき、加工施設で発生する電磁干渉や無線電波干渉等により機能が喪失しないよう、ラ
インフィルタ、絶縁回路の設置によるサージ・ノイズの侵入防止及び鋼製筐体の適用により、電磁波の侵入等を防止する設計としている。したがって、電磁的障害
が安全機能に影響を及ぼすことはない。<p.5-161> 

p.19 p.5-161 ― ― ― ― ○ ― ― 
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11-3 閉じ込めの機能に関して、第１種管理区域から外部へウランを流出させないため、ウランを含む溢水の流出、及び没水や被水による気体廃棄設備の機能喪失を防止
する。<p.20> 
本加工施設の閉じ込めの機能を維持するため、溢水に対して以下の安全設計を行う。(a) ウランの漏えい防止のため、第１種管理区域内から外部への溢水の漏えい
防止対策を施すとともに外部から第１種管理区域内への溢水の侵入防止対策を施す。(c) 閉じ込めの機能を維持するため、気体廃棄設備（電気・計装盤を含む。）の
没水、被水防止対策を施す。<p.5-170> 

p.20 p.5-170 ― ― ― ○ ○ ― ― 

11-4 溢水の影響拡大防止対策として、第１種管理区域内においてウランを飛散させないため、ウランを取り扱う設備・機器の没水や被水を防止するとともに、外部から
の溢水の侵入による第１種管理区域内の溢水量の増加を防止する。<p.20> 
本加工施設の閉じ込めの機能を維持するため、溢水に対して以下の安全設計を行う。(b) ウランの漏えい防止のため、第１種管理区域内における溢水の拡大防止対
策、粉末状のウランを取り扱う設備・機器からのウランの飛散、流出防止対策を施す。<p.5-170> 

p.20 p.5-170 ― ― ― ○ ○ ― ― 

11-5 また、第１種管理区域の閉じ込めの機能に影響するおそれがある連続焼結炉の火災・爆発を生じさせないため、電気・計装盤の没水や被水による連続焼結炉の制御
機能の喪失を防止する。<p.21> 
本加工施設の閉じ込めの機能を維持するため、溢水に対して以下の安全設計を行う。(d) 高温で可燃性ガスを使用する連続焼結炉が、安全機能の喪失によって閉じ
込めの機能に影響することがないよう、その制御に必要な電気・計装盤の没水、被水防止対策を施す。<p.5-170> 

p.21 p.5-170 ― ― ― ― ○ ― ― 

11-6 没水、被水及び蒸気に対して、(1)に記載した安全設計の考え方に基づき、ウランを取り扱う設備・機器を以下のとおり設計する。(ⅰ) 没水に対する安全設計 (a) 
第１種管理区域内の溢水が、第１種管理区域から外部へ漏えいすることを防止するため、第１種管理区域の境界部分の扉については、密閉構造の扉又は没水水位よ
り高い堰等を設置する。<p.5-170> 

― p.5-170 ― ― ― ○ ○ ― ― 

11-7 没水、被水及び蒸気に対して、(1)に記載した安全設計の考え方に基づき、ウランを取り扱う設備・機器を以下のとおり設計する。(ⅰ) 没水に対する安全設計 (b) 
第１種管理区域内の液体廃棄設備の貯槽類その他の溢水が施設外へ漏えいすることを防止するため、第２加工棟第２廃棄物処理室及び通路並びに第１廃棄物貯蔵棟
Ｗ１廃棄物処理室には、溢水を受ける地下貯槽ピット及び流入経路を設ける。<p.5-170> 

― p.5-170 ― ― ― ○ ○ ― ― 

11-8 没水、被水及び蒸気に対して、(1)に記載した安全設計の考え方に基づき、ウランを取り扱う設備・機器を以下のとおり設計する。(ⅰ) 没水に対する安全設計 (c) 
溢水の拡大を防止するため、建物の上階から下階への配管貫通部をシールする。<p.5-170> 

― p.5-170 ― ― ― △ ○ ― ― 

11-9 没水、被水及び蒸気に対して、(1)に記載した安全設計の考え方に基づき、ウランを取り扱う設備・機器を以下のとおり設計する。(ⅰ) 没水に対する安全設計 (d) 
溢水の水位抑制のため、溢水防護区画内の扉は密閉構造ではない扉とするとともに、堰の高さを制限することにより、溢水が流出入する構造とする。<p.5-170> 

― p.5-170 ― ― ― ○ ○ ― ― 

11-10 没水、被水及び蒸気に対して、(1)に記載した安全設計の考え方に基づき、ウランを取り扱う設備・機器を以下のとおり設計する。(ⅰ) 没水に対する安全設計 (e) 
臨界防止及びウランの漏えい防止の観点から、ウランを取り扱う設備・機器を没水水位より上に設置する。<p.5-170> 

― p.5-170 ○ ― ― ○ ○ ― ― 

11-11 没水、被水及び蒸気に対して、(1)に記載した安全設計の考え方に基づき、ウランを取り扱う設備・機器を以下のとおり設計する。(ⅰ) 没水に対する安全設計 (f) 
没水による連続焼結炉の制御機能の喪失を防止するため、連続焼結炉の電気・計装盤は没水水位より高く設置する。<p.5-171> 

― p.5-171 ― ― ― ― ○ ― ― 

11-12 没水、被水及び蒸気に対して、(1)に記載した安全設計の考え方に基づき、ウランを取り扱う設備・機器を以下のとおり設計する。(ⅰ) 没水に対する安全設計 (g) 
閉じ込めの機能の喪失を防止するため、気体廃棄設備（電気・計装盤を含む。）は没水水位より高く設置する。<p.5-171> 

― p.5-171 ― ― ― ― ○ ― ― 

11-13 没水、被水及び蒸気に対して、(1)に記載した安全設計の考え方に基づき、ウランを取り扱う設備・機器を以下のとおり設計する。(ⅰ) 没水に対する安全設計 (h) 
溢水の拡大を防止するため、溢水の発生を検知する漏水検知器を溢水防護区画内の溢水源の近傍又は溢水経路に設置する。<p.5-171> 

― p.5-171 △ ― ― △ ○ ― 第 5 次申請で、第 1次申請の対象とする設
備・機器を収納する第２加工棟の警報設備
の適合性確認を行う。 
第 5次申請で、第 4次申請の対象とする第
２加工棟に設置する漏水検知器の適合性
確認を行う。 

11-14 没水、被水及び蒸気に対して、(1)に記載した安全設計の考え方に基づき、ウランを取り扱う設備・機器を以下のとおり設計する。(ⅰ) 没水に対する安全設計 (i) 
溢水量抑制のため、耐震重要度分類第１類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度を検知した時点で、地上又は地下に設置された受水槽から第２加工棟の
設備・機器への給水ポンプを手動にて停止し、また第１廃棄物貯蔵棟の設備・機器への上水配管の手動遮断弁を閉止する。<p.5-171> 

― p.5-171 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

11-15 没水、被水及び蒸気に対して、(1)に記載した安全設計の考え方に基づき、ウランを取り扱う設備・機器を以下のとおり設計する。(ⅰ) 没水に対する安全設計 (j) 
さらなる溢水防止対策として、上記(i)につき、耐震重要度分類第１類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度５弱相当）を検知した時点で、第２加
工棟の設備・機器への給水ポンプの自動停止及び第１廃棄物貯蔵棟の設備・機器への上水配管の緊急遮断弁を自動閉止させる機能を設置する。この緊急遮断弁の自
動閉止の機能は、二重化して設置する設計とする。<p.5-171> 

― p.5-171 ― ― ― △ ○ ― 第 5 次申請で、第 4次申請の対象とする第
２加工棟の設備・機器への給水ポンプを自
動停止するための送水ポンプ自動停止装
置の適合性確認を行う。 

11-16 没水、被水及び蒸気に対して、(1)に記載した安全設計の考え方に基づき、ウランを取り扱う設備・機器を以下のとおり設計する。(ⅱ) 被水に対する安全設計 (a) 
臨界防止及びウランの漏えい防止の観点から、粉末状のウランを取り扱う設備・機器において、フード等の開口部からウランが被水するおそれがある箇所について
は、配管側に遮水板又は設備側に防水カバーを設置する。<p.5-171> 

― p.5-171 ― ― ― ― ○ ― ― 

11-17 没水、被水及び蒸気に対して、(1)に記載した安全設計の考え方に基づき、ウランを取り扱う設備・機器を以下のとおり設計する。(ⅱ) 被水に対する安全設計 (a) 
臨界防止及びウランの漏えい防止の観点から、粉末状のウランを取り扱う設備・機器において、フード等の開口部からウランが被水するおそれがある箇所について
は、配管側に遮水板又は設備側に防水カバーを設置する。更に、浸水防止の確実性を高めるため、第１ラインの粉末混合機及び大型供給瓶、並びに第２ラインの粉
末混合機及び供給瓶については、以下に示す多重の対策とする。（別添５リ(ﾊ)－１）① 設備・機器の本体及び配管部は耐震重要度分類第１類とし、1.0 G の水平地
震力に対して弾性範囲となる設計とする。したがって、形状寸法は地震による影響を受けるおそれはない。② 火災による損傷及び火災への水消火その他の溢水によ
る水の侵入を防止するため、設備・機器の本体を金属製容器による水密構造とする。これにより、減速条件は火災による影響を受けるおそれはないが、火災源とな
り得る可燃物を少なくする。③ 当該設備・機器周辺の火災への水消火を含む溢水による被水を防止するため、囲い式フードは作業上視認性を確保する必要がある面
以外を金属製とし、作業上視認性を確保する必要がある面については可動式の金属製の防水カバーを設置するとともに、作業時以外は防水カバーを閉じる。④ 没水
による当該設備・機器への水の侵入を防止するため、当該設備・機器の設置場所は溢水評価による没水高さよりも高い位置とする。⑤ 溢水による被水防止のため、
当該設備・機器近傍の溢水源となり得る配管（一般冷却水配管）を撤去し、当該設備・機器より低い位置の溢水源となり得る配管に遮水板を設置する。⑥ ウラン取
扱い時に水の侵入を防止するため、開口部を閉止し水密を維持する構造（レバーロックカプラ型の閉じ込めキャップ又は水密バルブの閉じ込め弁）とし、閉じ込め
キャップを取りつけて更に金属製の防水カバーを閉止する、閉じ込め弁の上部に更に設置したゲートバルブを閉止する、投入口の漏水検知により閉じ込め弁を閉止
するとともに被水防止の蓋を設置する、閉じ込め弁が開放している間の浸水の可能性を低減するためウラン投入時の閉じ込め弁開閉操作をペダルが踏まれていない
間は蓋を閉止する機能をもつフットペダル式とする、水密構造を開放しないようウランを搬送する粉末搬送容器の接続時のみ閉じ込め弁が開く構造とする等、設備・
機器の設置場所及び個々の設備・機器の特徴を踏まえて対策を多重化するとともに、火災時の水消火による水の侵入を防止するため火災発生時は投入操作を停止し
閉じ込め弁等を閉じる。<p.5-171> 

― p.5-171 ― ― ― ― ○ ― ― 

11-18 没水、被水及び蒸気に対して、(1)に記載した安全設計の考え方に基づき、ウランを取り扱う設備・機器を以下のとおり設計する。(ⅱ) 被水に対する安全設計 (b) 
被水による連続焼結炉の制御機能の喪失を防止するため、連続焼結炉の電気・計装盤において、被水し水の侵入のおそれがある配管側に遮水板を設置する、又は被
水し水の侵入のおそれがある扉、配線等による開口部にシールもしくは防水カバーを設置する。<p.5-172> 

― p.5-172 ― ― ― ― ○ ― ― 

11-19 没水、被水及び蒸気に対して、(1)に記載した安全設計の考え方に基づき、ウランを取り扱う設備・機器を以下のとおり設計する。(ⅱ) 被水に対する安全設計 (c) 
閉じ込めの機能の維持のため、気体廃棄設備の電気・計装盤、モータ等の電気機器及びフィルタにおいて、被水し水の侵入のおそれがある配管側に遮水板を設置す
る、又は被水し水の侵入のおそれがある扉、配線等による開口部にシールもしくは防水カバーを設置する。<p.5-172> 

― p.5-172 ― ― ― ― ○ ― ― 

11-20 没水、被水及び蒸気に対して、(1)に記載した安全設計の考え方に基づき、ウランを取り扱う設備・機器を以下のとおり設計する。(ⅱ) 被水に対する安全設計 (d) 
被水し水の侵入により電気火災が発生するおそれがある電気・計装盤は、没水水位より高い位置に配置し、漏電遮断器を設置するとともに、防水カバーを設置する
又は電源を遮断する措置を講じる。<p.5-172> 

― p.5-172 ○ ― ― ○ ○ ― ― 
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(1)【凡例】〇：当該記載に該当する。△：次回以降の申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
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本文 添付書類 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

 

11-21 没水、被水及び蒸気に対して、(1)に記載した安全設計の考え方に基づき、ウランを取り扱う設備・機器を以下のとおり設計する。(ⅲ) 蒸気に対する安全設計 (a) 
蒸気発生装置の稼働時には操作員が監視し、蒸気漏えいが発生した場合には、直ちに蒸気発生装置のヒータ電源遮断及び配管の弁の閉止を行う。<p.5-172> 
第１廃棄物貯蔵棟Ｗ１廃棄物処理室（第１種管理区域）に設置する蒸発乾固装置の熱源として、屋外に設置する電気ボイラから蒸気配管を通じて供給する。この電
気ボイラは、貫流型の約 0.4 MPa、45 kg/h の仕様の簡易ボイラであり、蒸気配管も配管径 10A であることから、万一漏えいしても影響は小さい。また、蒸気配管設
置されている当該溢水防護区画には、蒸気によって閉じ込めの安全機能を損なう防護対象設備もなく、蒸気が拡散し、他の溢水防護区画へ侵入する開口部もない。
ただし、万一当該溢水防護区画で蒸気漏えいが発生した場合には、運転時には常時監視している作業者が直ちに蒸気発生装置の電源遮断を行うとともに、配管の弁
を閉止し、蒸気による影響を防止する。<p.5-189> 

― p.5-172 
p.5-189 

― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

11-22 溢水防護区画内で使用する扉のうち密閉構造ではない扉については、溢水の流出入を考慮するものとする。また、第１種管理区域と第２種管理区域及び非管理区域
との扉のうち密閉構造ではない扉については、溢水の区域外への流出を防止する防液堤等の障壁を設置するため、流出入を考慮しない。第２種管理区域は、ウラン
を密封して取り扱い又は貯蔵し、溢水とともにウランが外部に漏えいするおそれがないため第１種管理区域以外の区域との境界の扉に対して防液堤等の障壁を設置
せず、扉は密閉構造ではないものを用いて溢水を外部に流出させることで、没水を防止する。<p.5-177> 

― p.5-177 ― ― ― ○ ○ ― ― 

11-23 内部溢水ガイドを参考に、系統における単一の機器の破損等により生じる溢水量を求める。系統における単一の配管の破損を想定し、他の機器及び他の系統は健全
なものとする。評価対象とする第２加工棟及び第１廃棄物貯蔵棟の配管は、全て内部溢水ガイドに定義される低エネルギー配管である。このため、配管の破損形状
として、配管内径の 1/2 の長さと配管肉厚の 1/2 の幅を有する貫通クラックを仮定する。また、各系統の配管の保有水量及び配管に接続しており配管破断によって
溢水する容器類の保有水量も全て溢水すると想定し、溢水量に含める（別添５リ(ﾊ)－２、３）。ただし、破断箇所より下階の保有水量は除くものとする。この仮定
のもと、配管破損部からの流出流量を求め、配管の破断箇所からの流出流量及び漏水箇所を隔離するまでの時間により溢水量を求める。漏水箇所の隔離時間は、溢
水発生から手動遮断弁を閉止するまでの所要時間とし、以下の条件に基づき、添５リ(ﾊ)の第３表に示すとおり合計 35 分とした。この間のポンプの定格流量による
給水を溢水量として設定する。・操業時には第１種管理区域内には、常時、作業者を配置するが、建物外から作業者（設備担当）が駆け付けて閉止する場合を想定。・
第２種管理区域に対しては、着替えに要する時間は不要であるが、第１種管理区域と同じ所要時間を想定。流出流量は、貫通クラックの面積、損失係数、水頭を用
いて次式により求める。ここで、損失係数 Cについては、0.82 を設定した（別添５リ(ﾊ)－４）。また、保守性を持たせるため、水頭 Hについては、ポンプによる注
水がない場合、破断する配管の位置に関わらず、それぞれの階層の階高を用い、注水がある場合、ポンプ揚程を考慮した。溢水源のうち、流体密度が小さい蒸気系
統を除く、上水、循環水（空調）、循環水（焼却炉）、循環水（一般）及び消火栓水の系統を対象とし、上記の方法にて評価した溢水量を添５リ(ﾊ)の第４表に示す。
この最大溢水量を用いて各溢水防護区画の没水評価を行う。<p.5-178> 
添５リ(ﾊ)の第３表 漏水箇所の隔離時間 <p.5-179> 
添５リ(ﾊ)の第４表 単一の機器の破損（配管破断）による系統毎の最大溢水量評価 <p.5-179> 

― p.5-178 
p.5-179 

― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

11-24 本加工施設の火災の拡大防止に対しては、粉末消火設備による消火を前提として大型粉末消火器を設置し、あわせて屋内消火栓及び屋外消火栓を設置する。本評価
では屋内消火栓及び屋外消火栓からの放水を想定する。消火栓の設置時の消火ポンプの検査記録（全揚程 71.4 m）から、保守的に配管の圧損を無視して算出したノ
ズル（屋外消火栓口径 20 mm，屋内消火栓口径 13 mm）からの吐出流量は、屋外消火栓 691 L/min、屋内消火栓 292 L/min となる。第２加工棟内においては屋内消火
栓を設置するが、屋外消火栓の放水による吐出流量に対して保守的に放水流量を 700 L/min と仮定し、火災の継続時間を示す指標である「チ.火災・爆発に対する安
全設計」で評価した等価時間の放水を溢水量として設定する。<p.5-180> 

― p.5-180 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

11-25 内部溢水ガイドを参考に、地震に起因する機器の破損等により生じる溢水源、溢水量を算出する。防護対象設備を設置する第２加工棟及び第１廃棄物貯蔵棟に対し
て、耐震重要度分類によらず、地震により水を内包する全ての配管・容器が破損し、溢水源となることを想定する。また、配管の破断は、全周完全破断とする。各溢
水源からの溢水量については、系統の配管及び配管に接続している容器類がそれぞれ保有しうる最大量とし（別添５リ(ﾊ)－２、３）、各系統の送水は耐震重要度分
類第１類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度を検知した時点で、第２加工棟への給水ポンプは自動停止し、第１廃棄物貯蔵棟への上水配管に設けた緊
急遮断弁は自動遮断する設計であるが、保守的に給水ポンプを手動で停止又は手動遮断弁を閉止するまでの給水も含めた溢水量とする。漏水箇所の隔離時間は、第
２加工棟に対しては地震発生から各系統の給水ポンプの電源遮断まで、第１廃棄物貯蔵棟においては手動遮断弁（屋外）を閉止するまでの所要時間とし、添５リ(ﾊ)
の第５表に示すとおり合計 15 分とした。この間のポンプの定格流量による給水を溢水量として設定する。溢水源のうち、流体密度が小さい蒸気系統を除く、上水、
循環水（空調）、循環水（焼却炉）、循環水（一般）の系統を対象とし、上記の方法にて評価した溢水量を添５リ(ﾊ)の第６表に示す。この最大溢水量を用いて各溢水
防護区画の没水評価を行う。<p.5-180> 
添５リ(ﾊ)の第５表 漏水箇所の隔離時間（地震時） <p.5-181> 
*1：第２加工棟に対しては、非管理区域外の地下水槽から給水ポンプにて送水するため、給水ポンプの電源遮断により隔離する。*2：第１廃棄物貯蔵棟に対しては、
上水の直接送りにより送水するため、上水の元弁を閉止により隔離する。<p.5-181> 

― p.5-180 
p.5-181 

― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

第十二条（誤操作の防止）関連          
12-1 安全機能を有する施設の運転及び保守における誤操作を防止するための措置として、制御盤、操作器、指示計、記録計、表示装置、警報装置等を操作員の操作性及

び人間工学上の諸因子を考慮して設置するとともに、誤操作を生じにくいように留意した設計とし、必要に応じて手順書を定め、教育・訓練を実施する。制御盤に
は、設備の集中的な監視及び制御が可能となるように、表示装置及び操作器を配置する。表示装置は、操作員の誤操作・誤判断を防止するために、重要度に応じて
色で識別できるようにする。操作器は、操作員による誤操作を防止するために、必要に応じて保護カバーや鍵付きスイッチを設け、色、形状、銘板等により容易に
識別できるようにするとともに、安全の確保のために手動操作を要する場合には、必要に応じて非常時、緊急時の対応手順を現場に明示し、円滑に対応できる措置
を講じる。また、設計基準事故の発生後、一定時間、操作員の操作を期待しなくても、安全機能を確保できる設計とし、設計基準事故が発生した状況下であっても、
簡素な手順によって必要な操作が行える設計とする。<p.21> 
安全機能を有する施設は、誤操作を防止するための措置を講じるとともに、設計基準事故が発生した状況下であっても容易に操作できるよう設計する。<p.5-200> 

p.21 p.5-200 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

12-2 (1) 誤操作を防止するための措置 安全機能を有する施設は、人間工学上の諸因子を考慮して、誤操作を生じにくいように、盤の配置及び操作器具、弁等の操作性
に留意すること、計器表示及び警報表示において加工施設の状態が正確かつ迅速に把握できるよう留意すること、保守点検において誤りを生じにくいよう留意する
こと等の措置を講じた設計とする。(ⅱ) 加工施設の状態を確認しながら操作できるように、設備・機器の近傍に操作盤を配置するとともに、弁及びバルブには開閉
を表示する。<p.5-200> 

― p.5-200 ○ ― ― ○ ○ ― 弁及びバルブの開閉表示はソフト対応。 
誤操作を防止するための措置に係る管理
方法は、保安規定で明確にする。 

12-3 (1) 誤操作を防止するための措置 安全機能を有する施設は、人間工学上の諸因子を考慮して、誤操作を生じにくいように、盤の配置及び操作器具、弁等の操作性
に留意すること、計器表示及び警報表示において加工施設の状態が正確かつ迅速に把握できるよう留意すること、保守点検において誤りを生じにくいよう留意する
こと等の措置を講じた設計とする。(ⅰ) 操作員が操作すべきスイッチを間違えないように、必要に応じて保護カバー又は鍵付きスイッチを設け、色、形状、銘板等
により容易に識別できる措置を講じる。(ⅲ) 異常を正確かつ迅速に把握するため、警報集中表示盤には、設備・機器の異常内容ごとに表示ランプを設ける。(ⅳ) 保
守点検における誤りを生じにくいように、設備の色を管理区域ごとに統一する、配管に流体の種類を明示する等の措置を講じる。<p.5-200> 

― p.5-200 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

12-4 (2) 操作の容易性 設計基準事故の発生後、ある時間までは、操作員の操作を期待しなくても必要な安全上の機能が確保される設計とする。また、設計基準事故が
発生した状況下（混乱した状態等）であっても、簡素な手順によって必要な操作が行える等の操作員に与える負荷を小さくすることができるよう考慮する。(ⅰ) 加
工施設の状態を正確かつ迅速に把握するため、給排気設備の運転状態、放射線の監視及び警報を集中監視する。(ⅱ) 緊急時に容易に操作できるように、安全機能を
有する設備の非常停止回路はハード回路で構成し、リセットボタンで解除とする。(ⅲ) 操作員の操作がなくても閉じ込め機能喪失を防止できるように、気体廃棄設
備に送排風機異常、ダンパー開度異常、室内負圧異常時のインターロックを設ける。(ⅳ) 操作員の操作がなくても温度上昇異常による火災・爆発を防止できるよう
に、焼結設備の温度が過加熱設定値に達した場合に、電源を遮断する過加熱防止機構インターロックを設ける。(ⅴ) 操作員の操作がなくてもアンモニア分解ガス圧
力低下異常による火災・爆発を防止できるように、焼結設備のアンモニア分解ガス圧が設定にまで低下すれば、安全遮断弁が作動し、アンモニア分解ガスから窒素
ガスに自動で切り替わる自動窒素ガス切替機構を設ける。<p.5-200> 

― p.5-200 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 
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(1)【凡例】〇：当該記載に該当する。△：次回以降の申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
No. 加工事業変更許可申請書の記載 記載箇所 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(1) 備考 

本文 添付書類 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

 

第十三条（安全避難通路等）関連          
13-1 加工施設に、事故時に放射線業務従事者が速やかに屋外へ退避できるように誘導灯、床面への表示等により容易に識別できる安全避難通路及び非常口を設けるとと

もに、停電時に備えて非常用電源設備に接続したバッテリを内蔵する非常用照明、誘導灯を設置する設計とする。<p.21> 
加工施設には、事故時に放射線業務従事者が速やかに屋外に退避できるように非常口を設け、各区域から非常口への通路及び階段を安全避難通路とし、誘導灯の設
置、床面への表示等により安全避難通路を容易に識別できるようにする。<p.5-201> 
加工施設には、停電時にも放射線業務従事者が速やかに屋外に退避できるように、非常用照明を設置する。誘導灯及び非常用照明はバッテリを内蔵するとともに非
常用電源設備（ディーゼル式発電機）に接続する。<p.5-201> 

p.21 p.5-201 △ ◇ ○ ○ ○ ― 第 4 次申請で、第 1次申請の対象とする設
備・機器を収納する第２加工棟の非常口、
安全避難通路、誘導灯、非常用照明の適合
性確認を行う。 
第 2次申請で仮移設する非常用照明、誘導
灯は、第 4次申請で仮移設の状態から復旧
し本設するための新規制基準対応工事を
行い、その適合性確認を行う。 

13-2 また、非常用照明、誘導灯とは別に、事故対策のための現場作業が可能となるように可搬型照明及び専用の電源を設ける。<p.21> 
加工施設には、非常用照明、誘導灯とは別に、設計基準事故が発生した場合の現場操作が可能となるように、可搬型の照明及び専用の電源を設置する。可搬型仮設
照明の配備状況を添５リ（ﾎ）の第１表に示す。<p.5-201> 
添５リ(ﾎ)の第１表 可搬型仮設照明の配備 <p.5-201> 

p.21 p.5-201 △ ― △ △ ○ ― 第 5 次申請で、第 1次申請の対象とする設
備・機器を収納する第２加工棟の可搬型照
明の適合性確認を行う。 
第 5次申請で、第 3次申請の対象とする設
備・機器を収納する第１加工棟の可搬型照
明の適合性確認を行う。 
第 5次申請で、第 4次申請の対象とする設
備・機器を収納する第２加工棟、第５廃棄
物貯蔵棟の可搬型照明の適合性確認を行
う。 

第十四条（安全機能を有する施設）関連        
14-1 (1) 安全機能を有する施設は、通常時及び設計基準事故時に想定される全ての環境条件（圧力、温度、湿度、放射線量、空気中の放射性物質の濃度等）において、

その安全機能を発揮することができるものとする。<p.26> 
安全機能を有する構築物、系統及び機器は、経年事象を含む、それぞれの場所に応じた圧力、温度、湿度及び放射線等に関する環境条件を考慮し、必要に応じて換
気空調系、保温、遮蔽等で維持するとともに、設置する安全機能を有する構築物、設備及び機器は、これらの環境条件下で、期待されている安全機能が維持できる
ものとする。<p.5-202> 

p.26 p.5-202 ○ ◇ ○ 
△ 
◇ 

○ 
◇ 

○ ― 第 2 次申請で仮移設する所内通信連絡設
備、自動火災報知設備、非常用照明、誘導
灯は、第 4次申請で仮移設の状態から復旧
し本設するための新規制基準対応工事を
行い、その適合性確認を行う。 
第 2次申請で仮移設する屋外消火栓は、第
5 次申請で仮移設の状態から復旧し本設す
るための新規制基準対応工事を行い、その
適合性確認を行う。 
第3次申請で改造する第１加工棟の付属設
備である屋外消火栓、屋外消火栓配管、消
火栓ポンプは、第 5次申請で適合性確認を
行う。 
第 3次申請で仮移設する屋外消火栓、屋外
消火栓配管は、第 5次申請で仮移設の状態
から復旧し本設するための新規制基準対
応工事を行い、その適合性確認を行う。 
第 4 次申請で仮移設する屋外消火栓配管
は、第 5次申請で仮移設の状態から復旧し
本設するための新規制基準対応工事を行
い、その適合性確認を行う。 

14-2 (2) 安全機能を有する施設は、当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機能を健全に維持するための保守及び修理ができるように、これ
らの作業性を考慮したものとする。<p.26> 
本加工施設における安全機能を有する施設は、安全機能を確認するための検査及び試験並びにこれらの安全機能を健全に維持するための保守及び修理ができるよう
な設計とする。<p.5-202> 

p.26 p.5-202 ○ ◇ ○ 
△ 
◇ 

○ 
◇ 

○ ― 第 2 次申請で仮移設する所内通信連絡設
備、自動火災報知設備、非常用照明、誘導
灯は、第 4次申請で仮移設の状態から復旧
し本設するための新規制基準対応工事を
行い、その適合性確認を行う。 
第 2次申請で仮移設する屋外消火栓は、第
5 次申請で仮移設の状態から復旧し本設す
るための新規制基準対応工事を行い、その
適合性確認を行う。 
第3次申請で改造する第１加工棟の付属設
備である屋外消火栓、屋外消火栓配管、消
火栓ポンプは、第 5次申請で適合性確認を
行う。 
第 3次申請で仮移設する屋外消火栓、屋外
消火栓配管は、第 5次申請で仮移設の状態
から復旧し本設するための新規制基準対
応工事を行い、その適合性確認を行う。 
第 4 次申請で仮移設する屋外消火栓配管
は、第 5次申請で仮移設の状態から復旧し
本設するための新規制基準対応工事を行
い、その適合性確認を行う。 

14-3 (3) 安全機能を有する施設が、クレーンその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物によって、臨界防止及び閉じ込め等の安全機能を損なわないよう、可燃性ガスを
使用する連続焼結炉は、爆発の発生及び爆発の進展を防止する設計とし、天井クレーン等の搬送設備は、搬送するための動力の供給が停止した場合にも、搬送物を
保持できるように設計する。<p.26> 
加工施設の安全機能を損なわないため内部発生飛来物が発生しない設計とする。(ⅱ) 可燃性ガスを用いる連続焼結炉、加熱炉及び焼却炉は、ガス爆発を発生させな
い対策を講じており、万一、爆発が発生しても、連続焼結炉、加熱炉及び焼却炉本体が破壊されることはないよう、圧力逃がし弁を開くことで直ちに減圧する。<p.5-
202> 

p.26 p.5-202 ― ― ― ― ○ ― ― 

14-4 (3) 安全機能を有する施設が、クレーンその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物によって、臨界防止及び閉じ込め等の安全機能を損なわないよう、可燃性ガスを
使用する連続焼結炉は、爆発の発生及び爆発の進展を防止する設計とし、天井クレーン等の搬送設備は、搬送するための動力の供給が停止した場合にも、搬送物を
保持できるように設計する。<p.26> 
加工施設の安全機能を損なわないため内部発生飛来物が発生しない設計とする。(ⅲ) 高所に設置する設備として、第２種管理区域内に天井クレーンがある。核燃料
物質を上下方向に搬送する天井クレーン等の搬送設備は、搬送するための動力の供給が停止した場合にも、搬送物を保持できる設計とする。<p.5-202> 

p.26 p.5-202 ○ ― ― ― ○ ― ― 
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(1)【凡例】〇：当該記載に該当する。△：次回以降の申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
No. 加工事業変更許可申請書の記載 記載箇所 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(1) 備考 

本文 添付書類 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

 

14-5 (3) 安全機能を有する施設が、クレーンその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物によって、臨界防止及び閉じ込め等の安全機能を損なわないよう、可燃性ガスを
使用する連続焼結炉は、爆発の発生及び爆発の進展を防止する設計とし、天井クレーン等の搬送設備は、搬送するための動力の供給が停止した場合にも、搬送物を
保持できるように設計する。<p.26> 
加工施設の安全機能を損なわないため内部発生飛来物が発生しない設計とする。(ⅳ) 天井クレーンは、脱落防止ガイドを設置し、地震時における落下を防止する設
計とする。<p.5-202> 

p.26 p.5-202 ― ― ― ― ○ ― ― 

14-6 また、本加工施設には飛来物となり得る高速回転物を設置しない設計とする。<p.26> 
加工施設の安全機能を損なわないため内部発生飛来物が発生しない設計とする。(ⅰ) 本加工施設には飛来物となり得るタービン等の大規模な高速回転物を設置しな
い。<p.5-202> 

p.26 p.5-202 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

14-7 (4) 安全機能を有する施設のうち、原子炉等規制法第五十二条に基づく使用施設と共用する施設は、非常用電源設備である。非常用電源設備は、共用によってその
安全機能を損なわない設計とする。<p.26> 
本加工施設のうち、原子炉等規制法第五十二条に基づく使用施設と共用する安全機能を有する施設は非常用電源設備（ディーゼル式発電機）である。非常用電源設
備（ディーゼル式発電機）は、第１種管理区域の負圧の維持に必要な局所排気設備、放射線監視設備、並びに火災等の警報設備、通信連絡設備、非常用照明及び誘導
灯を稼働させる電気容量を考慮し、共用しても十分な能力を有し、安全上支障をきたさないように設計する。<p.5-202> 

p.26 p.5-202 ― ― ― ― ○ ― ― 

14-8 (5) 機器等の破損、故障等により核燃料物質等を外部に放出する可能性がある事象が発生することを防止し、公衆に著しい被ばくを与えないようにするため、イン
ターロック機構を設ける設計とする。インターロック機構は、損傷時の影響に応じて、多重性又は多様性、耐震性による高い信頼性を確保する設計とする。<p.26> 

p.26 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

14-9 本加工施設の設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び基準並びに民間の規格及び基準等に準拠し、通常時において予想される環境条件
に対して十分な余裕を持って耐えられ、その機能を維持できる設計とする。<p.5-202> 
本加工施設の設計、工事及び検査については、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」、「核燃料物質の加工の事業に関する規則」、「加工施設の設
計及び工事の方法の技術基準に関する規則」、「加工施設に係る加工事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則」
及び「加工施設の性能に係る技術基準に関する規則」等の法令に基づくとともに、必要に応じて下記の法令、規格及び基準等に準拠する。<p.5-212> 

― p.5-202 
p.5-212 

○ ◇ ○ 
△ 
◇ 

○ 
◇ 

○ ― 第 2 次申請で仮移設する所内通信連絡設
備、自動火災報知設備、非常用照明、誘導
灯は、第 4次申請で仮移設の状態から復旧
し本設するための新規制基準対応工事を
行い、その適合性確認を行う。 
第 2次申請で仮移設する屋外消火栓は、第
5 次申請で仮移設の状態から復旧し本設す
るための新規制基準対応工事を行い、その
適合性確認を行う。 
第3次申請で改造する第１加工棟の付属設
備である屋外消火栓、屋外消火栓配管、消
火栓ポンプは、第 5次申請で適合性確認を
行う。 
第 3次申請で仮移設する屋外消火栓、屋外
消火栓配管は、第 5次申請で仮移設の状態
から復旧し本設するための新規制基準対
応工事を行い、その適合性確認を行う。 
第 4 次申請で仮移設する屋外消火栓配管
は、第 5次申請で仮移設の状態から復旧し
本設するための新規制基準対応工事を行
い、その適合性確認を行う。 

14-10 本加工施設は、設計基準事故時においてさらされると考えられる環境条件において、その安全機能を発揮することができる設計とする。<p.5-202> ― p.5-202 ○ ◇ ○ 
△ 
◇ 

○ 
◇ 

○ ― 第 2 次申請で仮移設する所内通信連絡設
備、自動火災報知設備、非常用照明、誘導
灯は、第 4次申請で仮移設の状態から復旧
し本設するための新規制基準対応工事を
行い、その適合性確認を行う。 
第 2次申請で仮移設する屋外消火栓は、第
5 次申請で仮移設の状態から復旧し本設す
るための新規制基準対応工事を行い、その
適合性確認を行う。 
第3次申請で改造する第１加工棟の付属設
備である屋外消火栓、屋外消火栓配管、消
火栓ポンプは、第 5次申請で適合性確認を
行う。 
第 3次申請で仮移設する屋外消火栓、屋外
消火栓配管は、第 5次申請で仮移設の状態
から復旧し本設するための新規制基準対
応工事を行い、その適合性確認を行う。 
第 4 次申請で仮移設する屋外消火栓配管
は、第 5次申請で仮移設の状態から復旧し
本設するための新規制基準対応工事を行
い、その適合性確認を行う。 

14-11 安全機能を有する施設を次表に示す。<p.26> 
表 安全機能を有する施設（成形施設）～表 安全機能を有する施設（緊急設備） <p.27～p.47> 
ハ．加工設備本体の構造及び設備～ト．その他加工設備の附属施設の構造及び設備 <p.48～p.91> 
本加工施設の建物・構築物の構造は次表のとおりとする。加工設備本体である成形施設、被覆施設及び組立施設は第２加工棟に設置する。<p.24> 
建物一覧表 構築物一覧表 <p.24> 

p.24 
p.26 
p.27～
p.47 
p.48～
p.91 

― ○ ◇ ○ 
△ 
◇ 

○ 
◇ 

○ ― 設工認では、適合性確認を行う建物・構築
物、設備・機器を明確にする。 
また、設工認では、加工事業変更許可にお
ける施設名称と設工認における施設名称
の対比、当該加工施設の設工認への対応状
況を明確にする。 

14-12 以上(ｲ)～(ﾄ)の安全設計において、放射線の遮蔽の機能、核燃料物質等を限定された区域に閉じ込める機能及び核燃料物質が臨界に達することを防止する機能並び
に公衆又は従事者の被ばく線量の低減のための機能を安全機能とし、以下に、安全機能を有する施設に係る設計方針を示す。<p.26> 

p.26 ― ○ ◇ ○ 
△ 
◇ 

○ 
◇ 

○ ― 安全機能を有する施設に関する基本的な
考え方であり、各項目に含めて対応する。 
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5 

(1)【凡例】〇：当該記載に該当する。△：次回以降の申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
No. 加工事業変更許可申請書の記載 記載箇所 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(1) 備考 

本文 添付書類 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

 

第十五条（設計基準事故の拡大の防止）関連          
15-1 核燃料物質が存在する加工施設の各工程について、放射性物質を外部に放出するおそれのある事象の進展を評価し、発生防止の機能の妥当性を確認する。当該機能

の喪失による進展を想定し、拡大防止・影響緩和対策が妥当であるかの観点から、設計基準事故を選定し、敷地周辺の公衆に著しい放射線被ばくのリスクを与えな
いことを確認する。<p.119> 
外的事象は大きな事故の誘因とならないことを確認しているため、設計基準事故で想定する起因事象は内的事象とする。核燃料物質が存在する加工施設の各工程に
ついて、機器等の破損、故障、誤動作あるいは操作員の誤操作を起因とした事象の進展を評価し、発生防止機能を確認する。さらに、放射性物質を外部に放出する
おそれのある事象を想定し、その発生の可能性との関連において、臨界防止及び閉じ込め機能（火災及び爆発並びに重量物落下の防止を含む。）の妥当性を確認する
という観点から設計基準事故を選定する。選定した設計基準事故について、拡大防止、影響緩和の機能を確認した上で敷地周辺の公衆に著しい放射線被ばくのリス
クを与えないこと（被ばく評価値が 5 mSv を超えないこと）を確認する。<p.7-2> 

p.119 p.7-2 ○ ◇ ○ 
◇ 

○ 
◇ 

○ ― 設計基準事故の拡大の防止に関する基本
的な考え方であり、各項目に含めて対応す
る。 

15-2 本加工施設の各工程において、設備・機器の構成機器単位に発生する故障モードを想定し、その事象がどのように進展するかを系統立てて分析する手法である FMEA
法（故障モード影響解析法）を参考に評価した結果、次の 12 項目を進展の可能性がある事象として抽出した。(a) 形状寸法制限又は幾何学的形状の制限の逸脱 (b) 
質量制限の逸脱 (c) 臨界安全管理上の離隔距離の逸脱 (d) ウラン粉末を内包する容器等の落下、脱落 (e) ウラン粉末の囲い式フード外への飛散 (f) ペレッ
トの落下 (g) 燃料棒、燃料集合体の落下、脱落 (h) 火災 (i) 可燃性ガス（アンモニア分解ガス、水素ガス、プロパンガス、都市ガス）の漏えい (j) 可燃性
ガス雰囲気への空気混入 (k) ウラン粉末を含む液体の漏えい (l) 空気中ウランの建物からの漏えい これらの事象に対して、発生防止対策の妥当性を確認した
上で、当該機能の喪失による進展を想定し、拡大防止・影響緩和対策が妥当であるかを確認する観点から、次の 4 つを設計基準事故に選定した。また、選定に当た
っては、事故発生の可能性の観点及び発生した場合の公衆に対する影響の大きさを考慮している。なお、臨界事故の発生防止については、「Ⅰロ．（ｲ）核燃料物質の
臨界防止に関する構造」に示すとおり、核的制限値として形状寸法を制限し得るものについてはその形状寸法について適切な核的制限値を設定し、それが困難な設
備・機器等については質量若しくは幾何学的形状を管理し、又はそれらのいずれかと減速条件を組み合わせて管理する。また、質量又は幾何学的形状の核的制限値
を有する最小臨界質量以上の粉末状のウランを取り扱う設備・機器は、耐震重要度分類第１類としての設計や、質量管理として二重装荷を想定した未臨界の確保及
びインターロックを設置等する。加えて、「Ⅰロ．（ﾄ）(3)内部溢水」に示すとおり、溢水水位より高位置への設備・機器の設置や防水カバーによる被水に対する防護
措置等により、当該設備で想定される最も厳しい結果を与える中性子の減速及び反射の条件で臨界とならない設計とすることから、上記(a)～(c)を選定から除外す
る。また、(i)については、可燃性ガスの漏えいの防止、検知、置換、蓄積の防止により事象進展の可能性が低く、(k)については、発生する廃液中のウラン濃度が低
く、発生したときの影響が小さいことから対象から除外した。抽出した放射性物質を外部に放出する可能性のある事象のうち、(d)～(h)、(j)、(l)を閉じ込め機能
の不全に至る要因で分類し、以下の A～Dの 4つの設計基準事故を選定した。<p.119> 
FMEA を参考にして、放射性物質を外部に放出する可能性のある事象の進展評価を行った結果、放射性物質を外部に放出する可能性のある事象を以下(a)～(l)のよう
に抽出する。進展評価の例を別添７イ(ｲ)－１に示す。(a) 形状寸法制限又は幾何学的形状の制限の逸脱 (b) 質量制限の逸脱 (c) 臨界安全管理上の離隔距離の逸
脱 (d) ウラン粉末を内包する容器等の落下、脱落 (e) ウラン粉末の囲い式フード外への飛散注１） (f) ペレットの落下 (g) 燃料棒、燃料集合体の落下、脱落 
(h) 火災 (i) 可燃性ガス（アンモニア分解ガス注２）、水素、プロパンガス、都市ガス注３））の漏えい (j) 可燃性ガス雰囲気への空気混入 (k) ウラン粉末を含む
液体の漏えい (l) 空気中ウランの建物からの漏えい 注１）囲い式フード内でのウラン粉末の落下・飛散は、囲い式フード内の負圧機能により囲い式フード外へ
の漏えいは無視し得る。 注２）容積比で概ね水素 75%、窒素 25%である混合ガス 注３）メタン、エタン、プロパン及びブタンを含む混合ガス <p.7-3> 
各工程の設備・機器の破損、故障、誤動作あるいは操作員の誤操作があっても、発生防止の機能により、放射性物質を外部に放出する可能性のある事象は発生しな
いが、ここではその発生防止の機能の不全を想定し、事故発生の可能性の観点及び発生した場合の影響の大きさの観点から設計基準事故を選定する。ここで、(ⅰ)
項で抽出した放射性物質を外部に放出する可能性のある事象(a)～(l)のうち、(a)～(c)については、「Ⅰロ．（ｲ）核燃料物質の臨界防止に関する構造」に示すとおり、
核的制限値として形状寸法を制限し得るものについてはその形状寸法について適切な核的制限値を設定し、それが困難な設備・機器等については質量若しくは幾何
学的形状を管理し、又はそれらのいずれかと減速条件を組み合わせて管理する。また、質量又は幾何学的形状の核的制限値を有する最小臨界質量以上の粉末状のウ
ランを取り扱う設備・機器は、耐震重要度分類第１類としての設計や、質量管理として二重装荷を想定した未臨界の確保及びインターロックを設置等する。加えて、
「Ⅰロ．（ﾄ）(3)内部溢水」に示すとおり、溢水水位より高位置への設備・機器の設置や防水カバーによる被水に対する防護措置等により、当該設備で想定される最
も厳しい結果を与える中性子の減速及び反射の条件で臨界とならない設計とすることから、設計基準事故として選定しない（別添７イ(ｲ)－２参照）。また、(i)につ
いては、可燃性ガスの漏えいの防止、検知、置換、蓄積の防止により事象進展の可能性が低く、(k)については、発生する廃液中のウラン濃度が低く、発生したとき
の影響が小さいことから、設計基準事故として選定しない。(a) 形状寸法制限又は幾何学的形状の制限の逸脱 (b) 質量制限の逸脱 (c) 臨界安全管理上の離隔距
離の逸脱 (i) 可燃性ガス（アンモニア分解ガス、水素ガス、プロパンガス、都市ガス）の漏えい (k) ウラン粉末を含む液体の漏えい (ⅰ)項で抽出した放射性
物質を外部に放出する可能性のある事象のうち、(d)～(h)、(j)、(l)を閉じ込め機能の不全に至る要因で分類し、以下の A～D の 4 つの設計基準事故を選定する。
<p.7-8> 

p.119 p.7-3 
p.7-8 

○ ◇ ○ 
◇ 

○ 
◇ 

○ ― 設計基準事故の拡大の防止に関する基本
的な考え方であり、各項目に含めて対応す
る。 

15-3  A. 設備損傷による閉じ込め機能の不全（機械的破損による閉じ込め機能の不全） 進展の可能性のある異常事象として次の項目が該当する。 (d) ウラン粉末を
内包する容器等の落下、脱落 (e) ウラン粉末の囲い式フード外への飛散 (f) ペレットの落下 (g) 燃料棒、燃料集合体の落下、脱落 このうち、雰囲気中に舞
い上がるウランが多くなるおそれのある設備として、粉末状のウランを取り扱い、設備における取扱量が大きく、設備の設置場所が最も高い第２－２混合室の粉末
投入機から、破損箇所（グローブの損傷部）を通して工程室にウラン粉末全量が漏えいする事象を想定した。 B. 火災による閉じ込め機能の不全（熱的破損による
閉じ込め機能の不全） 進展の可能性のある異常事象として次の項目が該当する。 (h) 火災 このうち、雰囲気中に舞い上がるウランが多くなるおそれのある設
備として、火災区画内で粉末状のウランを取り扱い、火災源に接し、ウラン取扱量が大きい設備は、連続焼結炉とプレスがある。連続焼結炉は火災よりも影響の大
きな爆発を事象 C で考慮するため、第２－２ペレット室の油圧系統の火災によりプレスのウラン粉末が影響を受ける事象を想定した。 C. 爆発による閉じ込め機
能の不全（爆発起因による閉じ込め機能の不全） 進展の可能性のある異常事象として次の項目が該当する。 (j) 可燃性ガス雰囲気への空気混入 このうち、爆
発により雰囲気中に舞い上がるウランが多くなるおそれのある設備として、設備内に可燃性ガスが存在しウラン取扱量が大きい第２－２ペレット室の連続焼結炉の
炉内爆発を想定した。 D. 排気設備停止による閉じ込め機能の不全（負圧維持の異常による閉じ込め機能の不全） 進展の可能性のある異常事象として次の項目が
該当する。 (l) 空気中のウランの建物からの漏えい このうち、空気中ウランが漏えいするおそれのある事象として、全ての排風機が停止し、第１種管理区域の
空気中ウラン濃度限度のウランが存在するとして、空気中のウランが建物外に漏えいする事象を想定した。本加工施設では、第２加工棟と第１廃棄物貯蔵棟に第１
種管理区域があるが、第１種管理区域の容積が大きい第２加工棟の第１種管理区域の空気中ウランの漏えいを想定した。<p.120> 
 A. 設備損傷による閉じ込め機能の不全 B. 火災による閉じ込め機能の不全 C. 爆発による閉じ込め機能の不全 D. 排気設備停止による閉じ込め機能の不全
（負圧維持の異常による閉じ込め機能の不全） 具体的な設計基準事故は以下のとおり想定する。 A. 雰囲気中に舞い上がるウランが多くなるおそれのある設備と
して、粉末状のウランを取り扱い、設備における取扱量が大きく、設備の設置場所が最も高い第２－２混合室の粉末投入機から、破損箇所（グローブの損傷部）を
通して工程室にウラン粉末全量が漏えいする事象とする。 B. 雰囲気中に舞い上がるウランが多くなるおそれのある設備として、火災区画内で粉末状のウランを取
り扱い、火災源に接し、ウラン取扱量が大きい設備は、連続焼結炉とプレスがある。 連続焼結炉は火災よりも影響の大きな爆発を事象 C で考慮するため、第２－
２ペレット室の油圧系統の火災によりプレスのウラン粉末が影響を受ける事象とする（別添７イ(ｲ)－３）。 C. 爆発により雰囲気中に舞い上がるウランが多くなる
おそれのある設備として、設備内に可燃性ガスが存在しウラン取扱量が大きい第２－２ペレット室の連続焼結炉の炉内爆発とする。 D. 空気中のウランが漏えいす
るおそれのある事象として、全ての排風機が停止し、第１種管理区域に空気中ウラン濃度限度のウランが存在するとして、空気中のウランが全量建物外に漏えいす
る事象とする。 本加工施設では、第２加工棟と第１廃棄物貯蔵棟に第１種管理区域があるが、第１種管理区域の容積が大きい第２加工棟の第１種管理区域の空気
中ウランの漏えいとする。添７イ(ｲ)の第１表に設計基準事故の選定結果をまとめて示す。<p.7-8> 
添７イ(ｲ)の第１表 設計基準事故の選定 <p.7-9> 

p.120 p.7-8 
p.7-9 

○ ◇ ○ 
◇ 

○ 
◇ 

○ ― 設計基準事故の拡大の防止に関する基本
的な考え方であり、各項目に含めて対応す
る。 

15-4 形状寸法制限又は幾何学的形状の制限の逸脱を防止するため、設備形状によりウランを取り扱う設備・機器の形状寸法又は幾何学的形状を維持するか、ペレットを
焼結ボートに積載するときは、形状寸法制限の逸脱がないことを高さ制限棒で確認し、ペレットを波板に積載する場合は、積載段数を制限する。<p.7-4> 

― p.7-4 ○ ― ― ○ ○ ― ― 

15-5 また、燃料棒を燃料棒トレイに積載するときは、トレイの構造により燃料棒の段数、間隔等を管理することによって、形状寸法制限の逸脱を防止する。<p.7-4> ― p.7-4 ○ ― ― ○ ○ ― ― 
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(1)【凡例】〇：当該記載に該当する。△：次回以降の申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
No. 加工事業変更許可申請書の記載 記載箇所 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(1) 備考 

本文 添付書類 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

 

15-6 設備・機器においてウランを取り扱う際に質量制限の逸脱を防止するため、質量を制限するインターロックを二重化するか、質量を制限するインターロックと人的
管理を組み合わせる又は、人的管理によるダブルチェックにより管理する。核燃料物質をバッチごとに取り扱う設備・機器では、核燃料物質の移動の考慮として、
移動先の設備・機器の核的制限値を満足する状態にならなければ移動元から移動させようとしても移動することができないインターロックと、人的管理を組み合わ
せる。また、第２分析室及び第２開発室は人的管理によるダブルチェックにより管理する。<p.7-4> 

― p.7-4 ― ― ― ― ○ ― 質量を制限するインターロックと人的管
理を組み合わせる又は、人的管理によるダ
ブルチェックにより管理することはソフ
ト対応。 

15-7 加工施設におけるウランを取り扱う各工程において、設備・機器間の離隔距離が逸脱することがないように床等に固定する。<p.7-4> ― p.7-4 ○ ― ― ○ ○ ― ― 
15-8 粉末、ペレットや燃料棒を収納した所定の容器または燃料集合体を設備・機器に保管する貯蔵施設では、貯蔵施設内の容器等の間の離隔距離が逸脱することがない

ように、設備・機器の構造によって容器等の配列の間隔を担保する。<p.7-4> 
― p.7-4 ○ ― ― ○ ○ ― ― 

15-9 粉末、ペレットや燃料棒を収納した所定の容器または燃料集合体を貯蔵施設から加工施設の各工程へ搬送する際などの容器等と設備間の離隔距離については、固定
した軌道上を走行する台車に容器を積載すること又は定められた経路上で運搬台車を用いることにより、他設備との離隔をとる。<p.7-4> 

― p.7-4 ○ ― ― 〇 ○ ― ― 

15-10 リフター、クレーン等により容器等を鉛直方向に搬送する設備には停電時に電源が供給されなくなった場合においても、搬送物を安全に保持できる停電時保持機構
を設ける。<p.7-4> 

― p.7-4 ○ ― ― ― ○ ― ― 

15-11 また、コンベア等により容器等を水平方向に搬送する設備には、脱落のおそれのある箇所にストッパー、ガイドを設ける。<p.7-5> ― p.7-5 ○ ― ― ○ ○ ― ― 
15-12 ウラン粉末を容器から取り出して扱う設備には囲い式フードを設け、排気設備により囲い式フードの外部から内部に空気が流れるよう設計する。<p.7-5> ― p.7-5 ― ― ― ― ○ ― ― 
15-13 ペレットを取り扱う設備では、落下のおそれのある箇所に落下を防止するガイド等を設ける。または、ペレットが転がって落下しないように、波板等に載せて取り

扱う。<p.7-5> 
― p.7-5 ― ― ― ○ ○ ― ― 

15-14 ペレットを貯蔵する場合には、波板等に載せてペレット保管容器に収納して、落下のおそれのある箇所に落下を防止するガイド等を設ける。<p.7-5> ― p.7-5 ○ ― ― ― ○ ― ― 
15-15 燃料棒を取り扱う設備は、脱落の可能性のある部分にガイド等を設ける。<p.7-5> ― p.7-5 ○ ― ― ○ ○ ― ― 
15-16 また、燃料集合体をクレーンで搬送する場合、停電時に電源が供給されなくなった場合においても、搬送物を安全に保持できる停電時保持機構を設ける。<p.7-5> ― p.7-5 ― ― ― ― ○ ― ― 
15-17 加工施設の建物は、耐火建築物又は不燃材料で造るものとし、設備・機器には、不燃性材料又は難燃性材料を使用する。<p.7-5> ― p.7-5 ○ ○ 

△ 
○ ○ ○ ― 火災等による損傷の防止の項目において

対応する。 
15-18 可燃性物質（油類）は取扱量や保管場所を管理し、管理区域内では火気の使用を可能な限り制限して管理する。<p.7-5> ― p.7-5 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 
15-19 また、第１種管理区域のダクトは鋼製とする。<p.7-5> ― p.7-5 ― ― ― ― ○ ― ― 
15-20 第１種管理区域の負圧を維持する気体廃棄設備の高性能エアフィルタのろ材はガラス繊維を使用し、鋼製のケースに収容した状態で使用する。<p.7-5> ― p.7-5 ― ― ― ― ○ ― ― 
15-21 ① 連続焼結炉 連続焼結炉から工程室内にアンモニア分解ガスが漏えい、滞留しないようにするため、連続焼結炉の排気口及び出入り口にはプロパンガスによるパ

イロットバーナを設置し、アンモニア分解ガスを燃焼させてから排出する。<p.7-5> 
― p.7-5 ― ― ― ― ○ ― ― 

15-22 ① 連続焼結炉 プロパンガスによるパイロットバーナは失火センサーで監視し、失火（パイロットバーナの炎の喪失）を検出した場合はプロパンガスの供給を自動
的に閉止する構造とする。<p.7-5> 

― p.7-5 ― ― ― ― ○ ― ― 

15-23 ① 連続焼結炉 アンモニア分解ガス又はプロパンガスが室内に漏えいした場合に備えて、これらのガスの室内への漏えい時に自動的に警報を発する漏えい検知器を
設置する。<p.7-6> 

― p.7-6 ― ― ― ― ○ ― ― 

15-24 ① 連続焼結炉 また、漏えい検知器からの信号を受けて、自動的にガスの供給を遮断する緊急遮断弁を設置する。<p.7-6> ― p.7-6 ― ― ― ― ○ ― ― 
15-25 ① 連続焼結炉 また、地震が発生した際に緊急遮断弁閉信号を発する感震計を設ける。<p.7-6> ― p.7-6 ― ― ― ― ○ ― ― 
15-26 ① 連続焼結炉 緊急時に確実に動作するように漏えい検知器、感震計、制御盤及び緊急遮断弁は独立した２系統の多重化を行う。<p.7-6> ― p.7-6 ― ― ― ― ○ ― ― 
15-27 ① 連続焼結炉 連続焼結炉の炉体を冷却保護するため、連続焼結炉の冷却水の圧力が低下した場合に自動的に警報を発してヒータ電源を遮断する冷却水圧力低下安

全機構を設置する。<p.7-6> 
― p.7-6 ― ― ― ― ○ ― ― 

15-28 ① 連続焼結炉 また、連続焼結炉には炉内温度が設定値以上に上昇すると自動的に警報を発してヒータ電源を遮断する過加熱防止機構を設ける。<p.7-6> ― p.7-6 ― ― ― ― ○ ― ― 
15-29 ② 焼却炉 工程室内への都市ガスの漏えい時に自動的に警報を発する漏えい検知器を設置する。<p.7-6> ― p.7-6 ― ― ― ― ○ ― ― 
15-30 ② 焼却炉 漏えい検知器からの信号を受けて、自動的に都市ガスの供給を遮断する緊急遮断弁を設置する。<p.7-6> ― p.7-6 ― ― ― ― ○ ― ― 
15-31 ② 焼却炉 緊急時に確実に動作するように漏えい検知器、感震計、制御盤及び緊急遮断弁は、独立した２系統の多重化を行う。<p.7-6> ― p.7-6 ― ― ― ― ○ ― ― 
15-32 ② 焼却炉 焼却設備には焼却炉内の温度が設定温度以上に上昇すると、自動的に警報を発し、バーナへの都市ガスの供給を遮断する過加熱防止機構を設置する。

<p.7-6> 
― p.7-6 ― ― ― ― ○ ― ― 

15-33 ③ 加熱炉 加熱炉から工程室内にアンモニア分解ガス又は水素ガスが漏えい、滞留しないようにするため、加熱炉の排気口にはプロパンガスによるパイロットバー
ナを設置し、アンモニア分解ガスを燃焼させてから排出する。<p.7-6> 

― p.7-6 ― ― ― ― ○ ― ― 

15-34 ③ 加熱炉 プロパンガスによるパイロットバーナは失火センサーで監視し、失火（パイロットバーナの炎の喪失）を検出した場合はプロパンガスの供給を自動的に
閉止する構造とする。<p.7-6> 

― p.7-6 ― ― ― ― ○ ― ― 

15-35 ③ 加熱炉 アンモニア分解ガス又はプロパンガスが室内に漏えいした場合に備えて、これらのガスの室内への漏えいに時に自動的に警報を発する漏えい検知器を設
置する。<p.7-6> 

― p.7-6 ― ― ― ― ○ ― ― 

15-36 ③ 加熱炉 また、漏えい検知器からの信号を受けて、自動的にガスの供給を遮断する緊急遮断弁を設置する。<p.7-6> ― p.7-6 ― ― ― ― ○ ― ― 
15-37 ③ 加熱炉 また、地震が発生した際に緊急遮断弁閉信号を発する感震計を設ける。<p.7-6> ― p.7-6 ― ― ― ― ○ ― ― 
15-38 ③ 加熱炉 緊急時に確実に動作するように漏えい検知器、感震計、制御盤及び緊急遮断弁は独立した２系統の多重化を行う。<p.7-6> ― p.7-6 ― ― ― ― ○ ― ― 
15-39 ③ 加熱炉 また、加熱炉には炉内温度が設定値以上に上昇すると自動的に警報を発してヒータ電源を遮断する過加熱防止機構を設ける。<p.7-6> ― p.7-6 ― ― ― ― ○ ― ― 
15-40 ④ 小型雰囲気可変炉 小型雰囲気可変炉から工程室内にアンモニア分解ガスが漏えい、滞留しないようにするため、小型雰囲気可変炉の排気口は、局所排気系に接

続する。<p.7-6> 
― p.7-6 ― ― ― ― ○ ― ― 

15-41 ④ 小型雰囲気可変炉 アンモニア分解ガスが室内に漏えいした場合に備えて、これらのガスの室内への漏えいに時に自動的に警報を発する漏えい検知器を設置す
る。<p.7-7> 

― p.7-7 ― ― ― ― ○ ― ― 

15-42 ④ 小型雰囲気可変炉 また、漏えい検知器からの信号を受けて、自動的にガスの供給を遮断する緊急遮断弁を設置する。<p.7-7> ― p.7-7 ― ― ― ― ○ ― ― 
15-43 ④ 小型雰囲気可変炉 また、地震が発生した際に緊急遮断弁閉信号を発する感震計を設ける。<p.7-7> ― p.7-7 ― ― ― ― ○ ― ― 
15-44 ④ 小型雰囲気可変炉 緊急時に確実に動作するように漏えい検知器、感震計、制御盤及び緊急遮断弁は独立した２系統の多重化を行う。<p.7-7> ― p.7-7 ― ― ― ― ○ ― ― 
15-45 ④ 小型雰囲気可変炉 また、小型雰囲気可変炉には炉内温度が設定値以上に上昇すると自動的に警報を発してヒータ電源を遮断する過加熱防止機構を設ける。<p.7-

7> 
― p.7-7 ― ― ― ― ○ ― ― 

15-46 連続焼結炉、加熱炉及び小型雰囲気可変炉内への空気の混入を防止するため、連続焼結炉、加熱炉及び小型雰囲気可変炉は工程室に対して正圧を保ち、連続焼結炉、
加熱炉及び小型雰囲気可変炉の出入口及び排気口には、空気混入防止機構を設ける。<p.7-7> 

― p.7-7 ― ― ― ― ○ ― ― 

15-47 また、アンモニア分解ガス又は水素ガスの供給圧力が低下し炉内の正圧を保つことができないおそれが生じた時には、警報を発し自動的に電気ヒータ電源を遮断し
て窒素ガスを導入する構造とする。<p.7-7> 

― p.7-7 ― ― ― ― ○ ― ― 

15-48 アンモニア分解ガス又は水素ガスの供給圧力低下時に導入する窒素ガス配管系統は、通常の昇温時、降温時に使用する一般窒素ガス配管系統とは別に、耐震重要度
分類第１類（1.0 G）の安全系を設ける。<p.7-7> 

― p.7-7 ― ― ― ― ○ ― ― 

15-49 ウラン粉末を含む液体を取り扱う設備については、設備の容量を超えてウラン粉末を含む液体が溢れ出ないように、所定の液面を超えた場合には警報を発する液面
高検知器を備える。<p.7-7> 

― p.7-7 △ ― ― ― ○ ― 第 5 次申請で、第 1次申請の対象とする設
備・機器を収納する第２加工棟の警報設備
の適合性確認を行う。 

15-50 また、室内にウラン粉末を含む液体の漏えいがあった場合にもこれを検知できる漏水検知器を設ける。<p.7-7> ― p.7-7 △ ― ― ― ○ ― 第 5 次申請で、第 1次申請の対象とする設
備・機器を収納する第２加工棟の警報設備
の適合性確認を行う。 
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(1)【凡例】〇：当該記載に該当する。△：次回以降の申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
No. 加工事業変更許可申請書の記載 記載箇所 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(1) 備考 
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申請 
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申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

 

15-51 さらに、ウラン粉末を含む液体を処理する室の扉等の開口部には堰等を設ける。<p.7-7> ― p.7-7 ― ― ― ○ ― ― ― 
15-52 第１種管理区域の空気中のウランの建物からの漏えいを防止するため、建物は漏えいの少ない構造とし、また、給排気設備により室内が外気より負圧になるよう維

持する。<p.7-7> 
― p.7-7 ― ― ― ○ ○ ― ― 

15-53 A.設備損傷による閉じ込め機能の不全 第１種管理区域においてウランが漏えいした場合には、空気中のウラン濃度をダストモニタにより監視し警報を発する設計
及びエアスニファにより検知する設計とすることにより、操作員は設備損傷の可能性を想定し、設備からのウラン漏えいの拡大防止措置を講じる。<p.121> 
A.設備損傷による閉じ込め機能の不全 ① 設備からウラン粉末が漏えいした場合、第１種管理区域では、空気中のウラン濃度を検知するダストモニタ、エアスニフ
ァによりこれを検知し、操作員が工程室内に漏えいしたウランの回収等を行うことにより拡大を防止する。<p.7-10> 
A.設備損傷による閉じ込め機能の不全 第１種管理区域においてウランが漏えいした場合には、空気中のウラン濃度をダストモニタにより監視し警報を発する設計
及びエアスニファにより検知する設計とすることにより、操作員は設備損傷の可能性を想定し、設備からのウラン漏えいの拡大防止措置を講じる。<p.7-12> 
A.設備損傷による閉じ込め機能の不全 設備からウラン粉末が漏えいした場合、第１種管理区域では、空気中のウラン濃度を検知するダストモニタ、エアスニファ
により、これを検知し、漏えいの拡大防止を行うが、ここでは操作員の対応には期待せず設備のウラン全量の放出を想定する。<p.7-13> 

p.121 p.7-10 
p.7-12 
p.7-13 

△ ― ― ― ○ ― 第 5 次申請で、第 1次申請の対象とする設
備・機器を収納する第２加工棟の放射線管
理施設の適合性確認を行う。 

15-54 A.設備損傷による閉じ込め機能の不全 また、第１種管理区域を給排気設備により負圧に維持することにより、建物からのウラン漏えいを防止するとし、また、第
１種管理区域内の空気は、排気系統に設置する高性能エアフィルタにより漏えいしたウラン粉末を除去した後、排気する設計とする。<p.122> 
A.設備損傷による閉じ込め機能の不全 また、第１種管理区域を給排気設備により負圧に維持することにより、建物からのウラン漏えいを防止するとし、また、第
１種管理区域内の空気は、排気系統に設置する高性能エアフィルタにより漏えいしたウラン粉末を除去した後、排気する設計とする。<p.7-13> 
B.火災による閉じ込め機能の不全 また、第１種管理区域を給排気設備により負圧に管理することにより、建物からのウランの漏えいを防止するとし、また、第１
種管理区域内の空気は、排気系統に設置する高性能エアフィルタにより漏えいしたウラン粉末を除去した後、排気する設計とする。<p.122> 
B.火災による閉じ込め機能の不全 また、第１種管理区域を給排気設備により負圧に管理することにより、建物からのウランの漏えいを防止するとし、また、第１
種管理区域内の空気は、排気系統に設置する高性能エアフィルタにより漏えいしたウラン粉末を除去した後、排気する設計とする。<p.7-14> 
C.爆発による閉じ込め機能の不全 また、第１種管理区域内の空気は、排気系統に設置する高性能エアフィルタにより漏えいしたウラン粉末を除去した後、排気す
る設計とする。<p.123> 
C.爆発による閉じ込め機能の不全 また、第１種管理区域内の空気は、排気系統に設置する高性能エアフィルタにより漏えいしたウラン粉末を除去した後、排気す
る設計とする。<p.7-15> 

p.122 
p.123 

p.7-13 
p.7-14 
p.7-15 

― ― ― ― ○ ― ― 

15-55 A.設備損傷による閉じ込め機能の不全 ② 第１種管理区域の排気設備はウランを取り扱う設備を設置する工程室の影響を受けない第２排風機室に設置し、部屋排気
系統のフィルタは第２フィルタ室に設置することにより、ウランの除去を継続し、建物からのウランの漏えいによる影響を緩和する。<p.7-10> 
A.設備損傷による閉じ込め機能の不全 第１種管理区域では、工程室の影響を受けない第２排風機室に設ける給排気設備及び第２フィルタ室に設置する部屋排気系
統のフィルタによるウランの除去により、建物からのウランの漏えいによる影響を緩和する。<p.7-13> 
B.火災による閉じ込め機能の不全 ② 第１種管理区域の排気設備はウランを取り扱う設備を設置する工程室の影響を受けない第２排風機室に設置し、部屋排気系統
のフィルタは第２フィルタ室に設置することにより、ウランの除去を継続し、建物からのウランの漏えいによる影響を緩和する。<p.7-10> 
B.火災による閉じ込め機能の不全 第１種管理区域では、工程室の影響を受けない第２排風機室に設ける給排気設備及び第２フィルタ室に設置する部屋排気系統の
フィルタによるウランの除去により、建物からのウランの漏えいによる影響を緩和する。<p.7-14> 

― p.7-10 
p.7-13 
p.7-14 

― ― ― ― ○ ― ― 

15-56 B.火災による閉じ込め機能の不全 当該事象が発生した場合、管理区域における自動火災報知設備により警報を発する設計とすることにより、操作員は初期消火活
動を実施し拡大防止措置を講じる。<p.122> 
B.火災による閉じ込め機能の不全 ① 火災が発生した場合、火災区画内に設置する自動火災報知設備により火災を感知し、火災を発見した者は粉末消火器による初
期消火を実施することにより拡大を防止する。粉末消火器を用いた消火活動が困難な場合は、初期消火活動のため参集の通報連絡を受けた要員が水消火設備（屋内
又は屋外消火栓）を使用して消火する。<p.7-10> 
B.火災による閉じ込め機能の不全 当該事象が発生した場合、管理区域における自動火災報知設備により警報を発する設計とすることにより、操作員は初期消火活
動を実施し拡大防止措置を講じる。<p.7-14> 
B.火災による閉じ込め機能の不全 火災が生じた場合、自動火災報知設備により火災を感知し、初期消火を実施することにより、拡大防止するが、ここでは設備の
ウラン全量が影響を受けることを想定する。また、火災により粉末状のウランを取り扱う設備・機器の囲い式フードの損傷を仮定する。<p.7-14> 

p.122 p.7-10 
p.7-14 

― ― ― ○ ― ― ― 

15-57 B.火災による閉じ込め機能の不全 ② また、工程室から他の室への火災の拡大は、ダクトの火災区域貫通部に設けた防火ダンパーにより防止する。<p.7-10> ― p.7-10 ― ― ― ― ○ ― ― 
15-58 C.爆発による閉じ込め機能の不全 連続焼結炉の運転中におけるアンモニア分解ガス供給設備の故障に伴い、連続焼結炉内のアンモニア分解ガス圧力が低下し、か

つ圧力計の故障により、自動窒素ガス切替機構が作動しなかった場合に、工程室内の空気が連続焼結炉内に混入し、連続焼結炉の炉内爆発が発生する。爆発に伴い、
連続焼結炉内のウランが圧力逃がし機構、入口部及び出口部から工程室内に飛散する。<p.123> 
C.爆発による閉じ込め機能の不全 ① 連続焼結炉における炉内爆発が発生した場合、連続焼結炉に設ける圧力逃がし機構により、爆発による炉本体及び周辺設備の
損傷を防止し、ウランの漏えいの拡大を防止する。<p.7-10> 
C.爆発による閉じ込め機能の不全 連続焼結炉の運転中におけるアンモニア分解ガス供給設備の故障に伴い、連続焼結炉内のアンモニア分解ガス圧力が低下し、か
つ圧力計の故障により、自動窒素ガス切替機構が作動しなかった場合に、工程室内の空気が連続焼結炉内に混入し、連続焼結炉の炉内爆発が発生する。爆発に伴い、
連続焼結炉内のウランが圧力逃がし機構、入口部及び出口部から工程室内に飛散する。爆発による炉本体の損傷を防止するため、連続焼結炉に圧力逃がし機構を設
けることにより、爆発が発生しても連続焼結炉の炉体が破損することはないが、ここでは飛散したウラン全量が工程室に放出されると想定する。<p.7-15> 

p.123 p.7-10 
p.7-15 

― ― ― ― ○ ― ― 

15-59 C.爆発による閉じ込め機能の不全 ② 第１種管理区域の排気設備はウランを取り扱う設備を設置する工程室の影響を受けない第２排風機室に設置し、部屋排気系統
のフィルタは第２フィルタ室に設置することにより、ウランの除去を継続し、建物からのウランの漏えいによる影響を緩和する。<p.7-10> 
C.爆発による閉じ込め機能の不全 連続焼結炉を設置する工程室の影響を受けない第２排風機室に設ける給排気設備及び第２フィルタ室に設置する部屋排気系統の
フィルタによるウランの除去により、建物からのウランの漏えいによる影響を緩和する。<p.7-15> 

― p.7-10 
p.7-15 

― ― ― ― ○ ― ― 

15-60 D.排気設備停止による閉じ込め機能の不全（負圧維持の異常による閉じ込め機能の不全） 排風機が停止した場合には、工程室内の負圧維持が不可能となるが、建
物は漏えいの少ない構造とすることから、ウランの建物外への漏えいは、建物の微小な隙間からの拡散による漏えいに限定される。<p.124> 
D.排気設備停止による閉じ込め機能の不全（負圧維持の異常による閉じ込め機能の不全） ① 第１種管理区域の室内の負圧の維持が不可能となるが、建物は漏えい
の少ない構造とし、防火ダンパー閉止により建物からのウランの漏えいを防止する。<p.7-10> 
D.排気設備停止による閉じ込め機能の不全（負圧維持の異常による閉じ込め機能の不全） 排風機が停止した場合には、工程室内の負圧維持が不可能となるが、建
物は漏えいの少ない構造とすることから、また、防火ダンパー閉止により建物からのウランの漏えいによる影響を緩和するため、ウランの建物外への漏えいは、建
物の微小な隙間からの拡散による漏えいのみである。<p.7-16> 

p.124 p.7-10 
p.7-16 

― ― ― ― ○ ― ― 

第十六条（核燃料物質の貯蔵施設）関連          
16-1 加工施設には、各工程におけるウランの性状に応じた核燃料物質を貯蔵するために必要な容量を有する核燃料物質の貯蔵施設を設ける設計とする。また、貯蔵施設

はウランの性状に応じて、臨界防止、遮蔽及び閉じ込めの機能を確保する設計とする。<p.21> 
貯蔵施設は、加工工程中のウラン処理量に対し適切な貯蔵容量を確保し、臨界防止のための適切な対策を講じる。<p.5-18> 

p.21 p.5-18 ○ ― ○ ○ ○ ― ― 

16-2 なお、本加工施設においては、崩壊熱除去等のために冷却が必要となる核燃料物質を取り扱わない。<p.21> 
なお、本加工施設においては、崩壊熱除去等のため常時冷却を必要とする核燃料物質はない。<p.65> 
なお、本加工施設で取り扱う核燃料物質は崩壊熱を考慮する必要がないため、冷却機能を設ける必要はない。<p.5-18> 

p.21 
p.65 

p.5-18 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

16-3 また、粉末、ペレット及び燃料集合体の輸送容器については、収納する核燃料物質に応じて、「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基
準に係る細目等を定める告示」に基づき臨界安全性が確認されたもののみを取り扱う。<p.71> 

p.71 ― ― ― ○ ― ○ ― ― 
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18-6 外部放射線に係る線量、物の表面の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度を監視・管理する。線量告示に基づき 1.3 mSv/3 月間を超えるおそれのある場所
を管理区域として設定し、人の出入りを管理する。<p.7> 
放射線業務従事者の線量限度が、100 mSv/5 年間及び 50 mSv/年以下となるよう被ばく管理を行い、必要な個人被ばく線量計を備えるものとする。また、遠隔操作、
放射性物質の漏えい防止、外部放射線に係る線量を制限する必要がある区域への立入りの制限等の放射線防護上の措置を講じる。<p.7> 
加工施設内にガンマ線エリアモニタを設け、施設内の空間線量を監視する。電離放射線障害防止規則に基づき 1 mSv/週を超える場所は、放射線業務従事者の出入り
を管理することにより、放射線業務従事者の被ばく低減を図る。また、設計基準事故時において放射線業務従事者が、迅速な対応をするために必要な操作ができる
設計とする。<p.7> 
放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に当たっては、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」及び｢労働安全衛生法｣を遵守し、本加工施設
に起因する放射線被ばくから周辺監視区域外の公衆並びに放射線業務従事者及び一時立入者（以下｢放射線業務従事者等｣という。）を防護するため十分な放射線防護
対策を講じる｡また、本加工施設のうち、その場所における外部放射線に係る線量、空気中の放射性物質の濃度又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性
物質の密度が、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」（以下「線量告示」という。）に定める値を超える
おそれのある区域を管理区域、その周辺であって、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が、線量告示に定める値を超えるおそれのない
区域を周辺監視区域として次のように管理する。<p.114> 
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物（以下「核燃料物質等」という。）の取扱いに伴って生じる放射線による障害の防止を図るため、放射線管理及び放
射性廃棄物の管理を行う。<p.6-1> 
また、核燃料物質等を取り扱う場所を管理区域、その周辺を周辺監視区域として次のように管理する。<p.6-1> 

p.7 
p.114 

p.6-1 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

18-7 本加工施設では、核燃料物質等による放射線の管理を確実に実施するために、取り扱う核燃料物質の受入れに当たって、既存施設でこれを使用する際に何ら特別の
インパクトを与えないように定められた ASTM（米国材料試験協会）(1)及び DOE（米国エネルギー省）(2)の濃縮六フッ化ウランの仕様に基づき受入仕様を定め、また再
生濃縮ウランについても安全上重要な核種について受入仕様を定め、受入前に仕様に合致していることを確認する。<p.6-1> 

― p.6-1 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

18-8 4-28へ移動 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
18-9 作業環境及び周辺環境の汚染防止のため、以下により閉じ込めの管理を行う。(2) 管理区域においては線量、表面密度及び空気中の放射性物質濃度を定期的に測定

し、管理する。<p.114> 
(1) 第１種管理区域及び第２種管理区域への出入りは、それぞれ指定した場所から行う。第１種管理区域から退出する場合は、身体表面又は搬出物品の表面汚染を
測定し、表面密度限度の 1/10 以下になるように管理する。<p.114> 
(2) 第１種管理区域においては、空気中の放射性物質をエアスニファ等により採取し、その濃度を低バックグラウンドカウンタにより週１回以上の頻度で定期的に
測定し、管理する。一時的に放射性物質濃度の高くなるおそれのある作業を行う場合には、必要に応じて放射線業務従事者が半面マスク、全面マスク等の呼吸保護
具を着用し、放射性物質の体内摂取を防止する。<p.114> 
(3) 第１種管理区域においては、床、壁等の表面密度をスミヤ法等により週１回以上の頻度で定期的に測定し、管理する。<p.115> 
管理区域においては、線量、空気中の放射性物質濃度及び表面密度を定期的に測定し、管理する。<p.6-2> 
放射線業務従事者の外部被ばく及び内部被ばく管理のため、管理区域において次のように管理する。<p.6-2> 
(1) 外部放射線に係る線量の測定 第１種管理区域及び第２種管理区域においては、外部放射線に係る線量を熱蛍光線量計（TLD）等によって週１回以上の頻度で定
期的に測定し、管理する。<p.6-2> 
(2) 表面密度の測定 第１種管理区域においては、床、壁等の表面密度をスミヤ法等により週１回以上の頻度で定期的に測定し、管理する。<p.6-2> 
(3) 空気中の放射性物質濃度の測定 第１種管理区域においては、空気中の放射性物質をエアスニファにより採取し、その濃度を放射能測定装置により週１回以上
の頻度で定期的に測定し、管理する。また、一時的に放射性物質濃度の高くなるおそれのある作業を行う場合には、必要に応じて放射線業務従事者が半面マスク、
全面マスク等の呼吸保護具を着用して、放射性物質の体内摂取を防止するとともに、ダストサンプラを用いて局所的な放射性物質濃度測定を行う。なお、リサイク
ルする空気は、ダストモニタにより濃度を連続的に測定し、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」（原
子力規制委員会告示第 8 号）（以下「線量告示」という。）に定める放射線業務従事者の呼吸する空気中の濃度限度を超えるおそれのある場合には、リサイクルを中
止し、ワンスルー方式に切り換える。<p.6-3> 
(4) 管理区域の出入り管理及び退出時の表面汚染管理 第１種管理区域及び第２種管理区域への出入りは、それぞれ指定した場所から行う。第１種管理区域から退
出又は物品を搬出する際には、出口においてハンドフットクロスモニタ等により身体表面及び搬出物品の表面密度を測定し、線量告示に定める表面密度限度の 1/10
を超えないように管理する。<p.6-3> 

p.114 
p.115 

p.6-2 
p.6-3 

― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

18-10 (1) 放射線業務従事者の要件 年齢、教育履歴、被ばく履歴及び健康診断の結果に基づき、認定の要件を満たす者を放射線業務従事者に指定する。<p.115> 
(2) 線量の管理 外部被ばくについては、放射線業務従事者が蛍光ガラス線量計等の個人線量計を着用し、定期的に線量を測定し、内部被ばくについては、作業時
間を考慮し、空気中の放射性物質の濃度を測定し、定期的に線量を算出する。<p.115> 
(3) 保安教育 定期的に核燃料物質等の取扱いに関する保安教育を実施する。<p.115> 
(4) 健康診断 「電離放射線障害防止規則」（厚生労働省令）に定める健康診断を実施する。<p.115> 
(5) 保護具 必要に応じ、必要な部位に専用の保護具を着用させる。また、万一の緊急作業に備え、緊急用保護具を備え付ける。<p.115> 
(6) 記録 健康診断の結果及び蛍光ガラス線量計等による線量測定結果は、記録して保管する。<p.115> 
(1) 放射線業務従事者の要件 年齢、教育履歴、被ばく履歴及び健康診断の結果に基づき、認定の要件を満たす者を放射線業務従事者に指定する。<p.6-3> 
(2) 線量の管理 (ⅰ) 外部被ばく線量 放射線業務従事者は蛍光ガラス線量計等の個人線量計を着用し、３月ごと（妊娠中の女子については、本人の申出等により
加工事業者が妊娠の事実を知った時から出産するまでの期間につき１月ごと）に外部被ばく線量を測定する。 (ⅱ) 内部被ばく線量 内部被ばく線量は、作業時間
を考慮し、空気中の放射性物質濃度を測定し、３月ごと（妊娠中の女子については、本人の申出等により加工事業者が妊娠の事実を知った時から出産するまでの期
間につき１月ごと）に算出する。また、必要に応じてウランの体内摂取の有無を確認するため、尿中ウラン量の測定を行う。<p.6-3> 
(3) 保安教育 放射線業務従事者に対し、年に１回定期的に核燃料物質等の取扱いに関する保安教育を実施する。<p.6-4> 
(4) 健康診断 放射線業務従事者に対し、「電離放射線障害防止規則」（厚生労働省令）に定める健康診断を実施する。<p.6-4> 
(5) 保護具 放射線業務従事者が核燃料物質等を取り扱う作業に従事するときは、必要な部位に専用の保護具を着用する。また、万一の緊急作業に備え、緊急用保
護具を備え付ける。<p.6-4> 
(6) 記録 健康診断の結果及び蛍光ガラス線量計等による線量測定結果は、電離放射線健康診断個人票等に記録する。<p.6-4> 
(7) 放射線業務従事者の被ばく 本加工施設で取り扱う核燃料物質は、5%以下の濃縮ウラン（再生濃縮ウランを含む。）、天然ウラン及び劣化ウランである。以下に
被ばく線量が最も高くなる放射線業務従事者の作業形態を安全側に想定して被ばく評価を行う。<p.6-4> 

p.115 p.6-3 
p.6-4 

― ― ― ― ― ― ソフト対応。 
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第十九条（監視設備）関連          
19-1 通常時における環境に放出する放射性気体・液体廃棄物の監視及び測定については、「発電用軽水型原子炉施設における放出放射性物質の測定に関する指針」を参考

とし、設計基準事故時における環境に放出する気体・液体廃棄物の監視及び測定については、「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指
針」を参考とした設計とする。<p.22> 
通常時における環境に放出する放射性気体・液体廃棄物の監視及び測定については、「発電用軽水型原子炉施設における放出放射性物質の測定に関する指針」を参考
とした。設計基準事故時における環境に放出する放射性気体・液体廃棄物の監視及び測定については、「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関す
る審査指針」を参考とした。<p.5-205> 
加工施設には、通常時に加工施設及び加工施設の周辺監視区域周辺において、放射性物質の濃度及び空間線量率を監視及び測定するための設備を設ける。<p.22> 
屋外管理用の設備は、通常時に加工施設及び加工施設の周辺監視区域周辺において、サンプリングや放射線モニタ等により放射性物質の濃度及び空間線量率を監視
及び測定し、かつ、設計基準事故時に迅速な対策処理が行えるように放射線源、放出点、加工施設周辺、予想される放射性物質の放出経路等の適切な場所において、
放射性物質の濃度及び空間線量率を監視及び測定し、並びに設計基準事故時における迅速な対応のために必要な情報を適切な場所に表示できる監視設備で構成する。
<p.88> 
(ⅱ) 加工施設内外の定点における線量を測定し、監視するためにモニタリングポスト及び熱蛍光線量計（TLD）を、空気中、土壌中、河川水中の放射性物質濃度を
測定するために可搬式ダストサンプラ、放射線測定装置等を設ける。なお、必要に応じて可搬式測定器やサンプリング等による監視を行う。<p.5-18> 
加工施設には、通常時に加工施設及び加工施設の周辺監視区域周辺において、サンプリングや放射線モニタ等により放射性物質の濃度及び空間線量率を監視及び測
定し、かつ、設計基準事故時に迅速な対策処理が行えるように放射線源、放出点、加工施設周辺、予想される放射性物質の放出経路等において、放射性物質の濃度
及び空間線量率を監視及び測定し、並びに設計基準事故時における迅速な対応のために必要な情報を適切な場所に表示できる設備を設ける。監視設備について、添
５リ(ﾁ)の第１表に示す。<p.5-205> 
添５リ(ﾁ)の第１表 監視設備 <p.5-206> 

p.22 
p.88 

p.5-18 
p.5-205 
p.5-206 

△ ― ○ 
△ 

○ ○ ― 監視設備に関する基本的な考え方であり、
各項目に含めて対応する。 

19-2 加工施設には、通常時に加工施設及び加工施設の周辺監視区域周辺において、放射性物質の濃度及び空間線量率を監視及び測定するための設備を設ける。<p.22> 
(f) 周辺環境へ放出する空気に含まれる放射性物質濃度を測定できるようにする。<p.5-9> 
加工施設の第１種管理区域内からの排気は、排気口を通して環境に放出する。排気中の放射性物質の濃度を監視及び測定するため、エアスニファ及びダストモニタ
を設けるとともに低バックグラウンドカウンタ及びサーベイメータを備える。気体廃棄物の廃棄設備によりろ過処理した排気に含まれる放射性物質を集塵してダス
トモニタにより連続的に測定し、異常の有無を監視する。<p.5-205> 

p.22 p.5-9 
p.5-205 

△ ― ― ― ○ ― 第 5 次申請で、第 1次申請の対象とする設
備・機器を収納する第２加工棟の監視設備
（放射線管理施設）の適合性確認を行う。 

19-3 加工施設には、通常時に加工施設及び加工施設の周辺監視区域周辺において、放射性物質の濃度及び空間線量率を監視及び測定するための設備を設ける。<p.22> 
(d) 周辺環境へ放出する排水に含まれる放射性物質濃度を測定できるようにする。<p.5-10> 
加工施設の第１種管理区域内で発生した排水は、排水口を通して環境に放出する。排水中の放射性物質の濃度を監視及び測定するため、低バックグラウンドカウン
タを備える。液体廃棄物の廃棄設備により処理した後に貯槽に溜めた排水を採取して低バックグラウンドカウンタにより測定し、線量告示に定める濃度限度以下で
あることを確認して管理区域外に放出することにより、異常の有無を監視する。<p.5-205> 

p.22 p.5-10 
p.5-205 

△ ― ― ― ○ ― 第 5 次申請で、第 1次申請の対象とする設
備・機器を収納する第２加工棟の監視設備
（放射線管理施設）の適合性確認を行う。 

19-4 設計基準事故時に加工施設から等方的な放出が想定されるガンマ線を検知するため、周辺監視区域境界付近にモニタリングポストを２式設置する。モニタリングポ
ストは、商用電源喪失時も非常用電源設備により給電可能であるとともに、短時間の停電時に非常用電源設備が稼働するまでの間の電源を確保するための専用のバ
ッテリを有し、有線式に加え無線による伝達方法を追加することで伝送系に多様性を持たせる設計とする。<p.22> 
モニタリングポストは、商用電源喪失時も非常用電源設備により給電可能であるとともに、短時間の停電時に非常用電源設備が稼働するまでの間の電源を確保する
ための専用のバッテリを有し、有線式に加え無線による伝達方法を追加することで伝送系に多様性を持たせる設計とする。<p.5-18> 
周辺監視区域境界付近における空間線量率を監視及び測定するため、モニタリングポスト２式を周辺監視区域境界付近に設けるとともに熱蛍光線量計（TLD）を備え、
加工施設からの空間線量率を連続的に測定し、異常の有無を監視する。モニタリングポストは、商用電源喪失時も非常用電源設備により給電可能であるとともに、
短時間の停電時に非常用電源設備が稼働するまでの間の電源を確保するための専用のバッテリを有し、有線式に加え無線による伝達方法を追加することで伝送系に
多様性を持たせる設計とする。<p.5-205> 
また、周辺監視区域境界付近に設けるモニタリングポストにより線量率を測定し、監視する。<p.6-16> 

p.22 p.5-18 
p.5-205 
p.6-16 

― ― ― ○ ― ― ― 

19-5 加工施設には、設計基準事故時に迅速な対策処理が行えるように放射線源、放出点、加工施設周辺、予想される放射性物質の放出経路等において、放射性物質の濃
度及び空間線量率を監視及び測定するための設備を設け、風向、風速等の気象状況を測定するための設備及び可搬式の測定設備を備える。<p.22> 
(ⅱ) 加工施設内外の定点における線量を測定し、監視するためにモニタリングポスト及び熱蛍光線量計（TLD）を、空気中、土壌中、河川水中の放射性物質濃度を
測定するために可搬式ダストサンプラ、放射線測定装置等を設ける。なお、必要に応じて可搬式測定器やサンプリング等による監視を行う。<p.5-18> 
(ⅲ) 風向、風速、降雨量等を観測するための気象観測装置を備える。線量測定点、気象測定点等の位置を添５ハ(ﾊ)第１図に示す。<p.5-19> 
添５ハ(ﾊ)の第１図 周辺監視区域境界及び排気口、排水口の位置、線量測定点、空気中の放射性物質濃度測定点 <p.5-20> 
設計基準事故時に迅速に対応できるように、放射性物質の濃度を監視及び測定するためのエアスニファ及びダストモニタを設けるとともに可搬式ダストサンプラ、
低バックグラウンドカウンタ及びサーベイメータを備え、設計基準事故時に加工施設からの等方的な放出が想定されるガンマ線を検知するためのモニタリングポス
トを設けるとともにガンマ線エリアモニタ及びサーベイメータを備える。また、風向、風速等の気象状況を監視及び測定するための気象観測装置を備える。<p.5-205> 

p.22 p.5-18 
p.5-19 
p.5-20 
p.5-205 

― ― ○ 
△ 

○ ○ ― 第3次申請の対象とするガンマ線エリアモ
ニタ 検出器に接続する放射線監視盤（ガ
ンマ線エリアモニタ）は、第 5次申請で適
合性確認を行う。 

19-6 加工施設内にガンマ線エリアモニタを設け、施設内の空間線量を監視する。電離放射線障害防止規則に基づき 1 mSv/週を超える場所は、放射線業務従事者の出入り
を管理することにより、放射線業務従事者の被ばく低減を図る。また、設計基準事故時において放射線業務従事者が、迅速な対応をするために必要な操作ができる
設計とする。<p.7> 

p.7 ― ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

19-7 監視及び測定により得られた情報を放射線監視盤等に表示できる設計とするとともに、緊急対策本部を設置する部屋にも表示する。<p.22> 
設計基準事故時には、本加工施設の適切な場所において、迅速な対応に必要な空気中の放射性物質の濃度、空間線量率を監視及び測定し、必要な情報を事業所内の
適切な場所に表示する。<p.115> 
(ⅳ) 設計基準事故時においては、加工施設内外の適切な場所において外部放射線に係る線量、空気中の放射性物質濃度等を適切に測定及び監視し、必要な情報を適
切な場所に表示できるようにする。<p.5-19> 
監視及び測定により得られた情報を表示できる放射線監視盤及び警報集中表示盤を備えるとともに、緊急対策本部を設置する部屋にも表示する。<p.5-205> 
万一異常放出があった場合及びその他の必要が生じた場合、敷地周辺の空間放射線量率及び放射性物質の濃度を測定し、その範囲、程度等の推定を行う。また、迅
速な対応のために必要な情報を事業所内の適切な場所に表示する。<p.6-16> 

p.22 
p.115 

p.5-19 
p.5-205 
p.6-16 

― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

19-8 放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に当たっては、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」及び｢労働安全衛生法｣を遵守し、本加工施設
に起因する放射線被ばくから周辺監視区域外の公衆並びに放射線業務従事者及び一時立入者（以下｢放射線業務従事者等｣という。）を防護するため十分な放射線防護
対策を講じる｡また、本加工施設のうち、その場所における外部放射線に係る線量、空気中の放射性物質の濃度又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性
物質の密度が、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」（以下「線量告示」という。）に定める値を超える
おそれのある区域を管理区域、その周辺であって、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が、線量告示に定める値を超えるおそれのない
区域を周辺監視区域として次のように管理する。<p.114> 
(ⅰ) 「核燃料物質の加工の事業に関する規則」第７条の２の９第１項に基づき加工施設の周辺に周辺監視区域を設定し、その範囲を標識等により明示する。周辺監
視区域の境界を添５ハ(ﾊ)の第１図に示す。<p.5-18> 
添５ハ(ﾊ)の第１図 周辺監視区域境界及び排気口、排水口の位置、線量測定点、空気中の放射性物質濃度測定点 <p.5-20> 
管理区域の周辺に周辺監視区域を設定し、周辺監視区域境界における線量が、線量告示に定める線量限度を超えないようにする。また、東西及び北側の敷地境界に
隣接して、住友電気工業株式会社との「賃貸借契約書」により人の居住を制限する地域を設け、敷地境界外の人の居住する可能性のある区域における公衆の外部被
ばくを合理的に達成可能な限り低くする。<p.6-6> 

p.114 p.5-18 
p.5-20 
p.6-6 

― ― ― ― ― ― ソフト対応。 
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(1)【凡例】〇：当該記載に該当する。△：次回以降の申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
No. 加工事業変更許可申請書の記載 記載箇所 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(1) 備考 

本文 添付書類 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

 

19-9 周辺監視区域における放射線監視として、周辺監視区域外における線量が線量告示に定める線量限度を超えないように測定・監視を行うとともに、必要な気象を観
測する。<p.115> 
また、気体及び液体廃棄物の放出に当たっては放出管理を行うとともに、さらに異常がないことを確認するため、周辺監視区域外における土壌等の放射性物質濃度
を定期的に測定する。<p.115> 
加工施設の敷地内及び敷地境界定点における線量を熱蛍光線量計（TLD）等により、また、空気中、土壌中、河川水中の放射性物質濃度を放射能測定装置により、そ
れぞれ定期的に測定し、長期間にわたる環境の監視を行う。<p.6-31> 
また、風向、風速、降雨量及び大気温度の気象状況を気象観測装置により連続的に測定する。<p.6-31> 

p.115 p.6-31 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

第二十条（非常用電源設備）関連          
20-1 加工施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、以下の設備が作動し得るに十分な容量、機能及び信頼性のある非常用電源設備（ディーゼ

ル式発電機）を設ける設計とする。(ⅰ) 第１種管理区域の負圧の維持に必要な局所排気設備 (ⅱ) 放射線監視設備 (ⅲ) 火災等の警報設備、通信連絡設備、非常用
照明、誘導灯 <p.22> 
加工施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、以下の監視設備その他安全機能を有する施設の安全機能を確保するために必要な設備が作
動し得るに十分な容量、機能及び信頼性のある非常用電源設備（ディ一ゼル式発電機）を、加工施設用２台（１台は予備機）設ける設計とする。① 第１種管理区域
の負圧の維持に必要な局所排気設備 ② 放射線監視設備 ③ 火災等の警報設備、通信連絡設備、非常用照明、誘導灯 これら負荷設備に対する非常用電源の系統図
及び必要な容量を添５リ(ﾘ)の第１図及び第２図に示す。<p.5-207> 
添５リ(ﾘ)の第１図 非常用電源の系統図 添５リ(ﾘ)の第２図 非常用電源の系統図 <p.5-208～p.5-209> 

p.22 p.5-207 
p.5-208～
p.5-209 

△ ― △ △ ○ ― 第 1 次申請の対象とする設備・機器は、第
２加工棟に収納する。第 5次申請で、第２
加工棟内に設置する第１種管理区域の負
圧の維持に必要な局所排気設備、放射線監
視設備、火災等の警報設備、通信連絡設備、
非常用照明、誘導灯に接続する非常用電源
設備の適合性確認を行う。 
第 5次申請で、第 3次申請の対象とする設
備・機器に接続する非常用電源設備の適合
性確認を行う。 
第 5次申請で、第 4次申請の対象とする設
備・機器に接続する非常用電源設備の適合
性確認を行う。 

20-2 非常用電源設備は、停電後所定の時間内に電圧が確立する設計とする。また、安全機能の確保を確実に行うために、予備を設置するとともに、定期的に試験を行う
ことで、信頼性を有する設計とする。<p.23> 
非常用電源設備（ディーゼル式発電機）は、停電時に自動稼働させるための制御設備を設け、停電後 40 秒以内に電圧が確立する設計とし、定期的に試験を行うこと
で、信頼性を有するように設計する。また、加工施設用の非常用電源設備は、同容量の２台を設置することにより、故障時において予備機に切り替えることによっ
て負荷系統に接続し、給電を維持する設計とする。<p.5-207> 

p.23 p.5-207 ― ― ― ― ○ ― ― 

20-3 長期にわたって給電の必要が生じた場合、必要な安全対策を講じた上、負荷設備を少消費系統又は待機状態に切り替えることによって、非常用電源設備は外部から
の燃料供給がなくとも、貯蔵した燃料により７日以上安全機能を確保するために必要な設備が作動し得る給電を維持する設計とする。<p.5-207> 

― p.5-207 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

20-4 非常用電源設備からの配線は、一方の非常用電源設備の故障の影響を他方が受けないように独立させることにより、加工施設の安全性を損なわない設計とする。
<p.23> 
非常用電源設備からの配線は、一方の非常用電源設備の故障の影響を他方が受けないように独立させることにより、加工施設の安全性を損なわない設計とする。<p.5-
207> 

p.23 p.5-207 ― ― ― ― ○ ― ― 

20-5 なお、非常用電源設備の容量は、原子炉等規制法第五十二条の規定に基づく核燃料物質の使用の許可を受けている施設（以下「使用施設」という。）での共用に必要
な電力量を考慮した設計とする。<p.23> 
なお、非常用電源設備の容量は、使用施設での共用に必要な電力量を考慮した設計とする。<p.5-207> 

p.23 p.5-207 ― ― ― ― ○ ― ― 

20-6 ハンドフットクロスモニタ、ダストモニタ、ガンマ線エリアモニタ、放射線監視盤、モニタリングポスト、気象観測装置、警報集中表示盤、所内通信連絡設備のうち
放送設備及び電話交換機、自動火災報知設備、非常用照明、誘導灯には、短時間の停電時に非常用電源設備が稼働するまでの間の電源を確保するためのバッテリを
備える。<p.23> 
また、ハンドフットクロスモニタ、ダストモニタ、ガンマ線エリアモニタ、放射線監視盤、モニタリングポスト、気象観測装置、警報集中表示盤、所内通信連絡設備
のうち放送設備及び電話交換機、自動火災報知設備、非常用照明、誘導灯には、短時間の停電時に非常用電源設備が稼働するまでの間の電源を確保するためのバッ
テリを備える。<p.5-207> 

p.23 p.5-207 ― ◇ ○ ○ ○ ― 第 2 次申請で仮移設する所内通信連絡設
備、自動火災報知設備、非常用照明、誘導
灯は、第 4次申請で仮移設の状態から復旧
し本設するための新規制基準対応工事を
行い、その適合性確認を行う。 

第二十一条（通信連絡設備）関連          
21-1 設計基準事故が発生した場合に、緊急対策本部等から事業所内の人に対して、操作、作業又は退避の指示等の連絡ができるように、警報装置及び多様性を備えた所

内通信連絡設備を設置する。<p.23> 
加工施設の通信連絡設備は、以下のように設計する。(1) 設計基準事故が発生した場合に、緊急対策本部等から事業所内の人に対して、操作、作業又は退避の指示
等の連絡ができるように、ガンマ線エリアモニタ及びダストモニタに接続し放射線値の異常を認識する警報装置、並びに自動火災報知設備の警報装置を設置し、多
様性を備えた所内通信連絡設備として、所内放送設備、固定電話機、所内携帯電話機（PHS）及び無線機を備える。また、所内放送設備は、緊急対策本部以外からも
放送が可能とするためマイクを複数箇所に設置する。所内通信連絡設備を添５リ(ﾇ)の第１表に示す。<p.5-210> 
添５リ(ﾇ)の第１表 所内通信連絡設備 <p.5-211> 

p.23 p.5-210 
p.5-211 

△ ◇ ○ 
△ 

○ ○ ― 第 4 次申請で、第 1次申請の対象とする設
備・機器を収納する第２加工棟の所内通信
連絡設備の適合性確認を行う。 
第2次申請で仮移設する所内通信連絡設備
は、第 4次申請で仮移設の状態から復旧し
本設するための新規制基準対応工事を行
い、その適合性確認を行う。 
第3次申請の対象とする所内通信連絡設備
（所内携帯電話機（PHS アンテナ））に接
続する所内通信連絡設備（電話交換機）は、
第 5次申請で適合性確認を行う。 

21-2 設計基準事故が発生した場合に、事業所外の必要箇所と通信連絡ができるように、有線式に加え無線による伝達方法を追加することで伝送系に多様性を備えた所外
通信連絡設備を設置し、輻輳等の制限を受けることなく使用できる設計とする。<p.23> 
加工施設の通信連絡設備は、以下のように設計する。(2) 設計基準事故が発生した場合に、事業所外の必要箇所と通信連絡ができるように、有線式に加え無線によ
る伝達方法を追加することで伝送系に多様性を備えた所外通信連絡設備を設置する。所外通信連絡設備として、一般加入電話、携帯電話及び衛星携帯電話をそれぞ
れ複数社のものを備えるとともに IP 電話も備え、文書を送信するためのファクシミリ装置を備え、輻輳等の制限を受けることなく使用できる設計とする。また、所
轄消防本部との専用通信回線を設ける。なお、一般加入電話は、社内の専用ネットワークを介し、発災地域外の回線を利用して発信できる設計とする。所外通信連
絡設備を添５リ(ﾇ)の第２表に示す。<p.5-210> 
 添５リ(ﾇ)の第２表 所外通信連絡設備 <p.5-211> 

p.23 p.5-210 
p.5-211 

△ ― △ △ ○ ― 第 5 次申請で、所外通信連絡設備の適合性
確認を行う。 

21-3 設置する警報装置、所内通信連絡設備及び所外通信連絡設備のうち、外部電源により動作するものについては、非常用電源設備に接続又はバッテリを内蔵し、外部
電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。<p.23> 
加工施設の通信連絡設備は、以下のように設計する。(3) 警報装置、所内通信連絡設備及び所外通信連絡設備のうち、外部電源により動作するものについては、非
常用電源設備に接続又はバッテリを内蔵し、外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。<p.5-210> 

p.23 p.5-210 ― ◇ ○ 
△ 

○ ○ ― 第2次申請で仮移設する所内通信連絡設備
は、第 4次申請で仮移設の状態から復旧し
本設するための新規制基準対応工事を行
い、その適合性確認を行う。 
第3次申請の対象とする所内通信連絡設備
（所内携帯電話機（PHS アンテナ））に接
続する所内通信連絡設備（電話交換機）は、
第 5次申請で適合性確認を行う。 

21-4 通信連絡設備は、緊急対策本部等の事故時の活動の拠点として機能する場所に設置する。<p.23> 
加工施設の通信連絡設備は、以下のように設計する。(4) 通信連絡設備は、緊急対策本部等の事故時の活動の拠点として機能する場所に設置する。<p.5-210> 

p.23 p.5-210 ― ― ○ ○ ○ ― ― 
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(1)【凡例】〇：当該記載に該当する。△：次回以降の申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
No. 加工事業変更許可申請書の記載 記載箇所 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(1) 備考 

本文 添付書類 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

 

第二十二条（重大事故等の拡大の防止等）関連          
22-1 設計基準を超える条件として機器の多重故障等を仮定し、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合を想定して、重大事故に至るおそれがある事故の拡大を

防止することにより重大事故の発生を防止するとともに、重大事故に至るおそれがある事故の発生時に放射性物質の放出量を実行可能な限り低くするため、財産保
護に優先して安全確保に必要な施設及び体制を整備する。ここで、「重大事故」とは、設計上定める条件よりも厳しい条件下にて発生する事故であり、臨界及び核燃
料物質等を閉じ込める機能の喪失によって、放射線及び放射性物質を著しく敷地外に放出する事象のことをいう。なお、本加工施設においては、重大事故の発生は
想定されない。<p.125> 
設計基準を超える条件として機器の多重故障等を仮定し、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合を想定して、重大事故に至るおそれがある事故の拡大を
防止することにより重大事故の発生を防止するとともに、重大事故に至るおそれがある事故の発生時に放射性物質の放出量を実行可能な限り低くするため、財産保
護に優先して安全確保に必要な施設及び体制を整備する。ここで、「重大事故」とは、設計上定める条件よりも厳しい条件下にて発生する事故であり、臨界及び核燃
料物質等を閉じ込める機能の喪失によって、放射線及び放射性物質を著しく敷地外に放出する事象のことをいう。なお、本加工施設においては、重大事故の発生は
想定されない。<p.7-18> 

p.125 p.7-18 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

22-2 重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合の条件等を適切に設定し、それらに対して具体的かつ実行可能な対策を用意し、想定される事故に対して有効な効
果が期待できる手順を定める。<p.125> 
重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合の条件等を適切に設定し、それらに対して具体的かつ実行可能な対策を用意し、想定される事故に対して有効な効
果が期待できる手順を定める。<p.7-18> 

p.125 p.7-18 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

22-3 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる加工施設の大規模な損壊（以下「大規模損壊」という。）への対処については、重大事
故に至るおそれがある事故が発生した場合と同一の体制とする。また、建物の大規模損壊に伴い発生するおそれがあるウランの飛散に対応するための資機材及び手
順書を整備する。<p.125> 
大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる加工施設の大規模な損壊（以下「大規模損壊」という。）への対処については、重大事
故に至るおそれがある事故が発生した場合と同一の体制とする。また、建物の大規模損壊に伴い発生するおそれがあるウランの飛散に対応するための資機材及び手
順書を整備する。<p.7-18> 

p.125 p.7-18 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

22-4 事故の発生条件として、設計基準事故を超える条件で建物及び設備・機器に損傷等が発生したと想定する。具体的には、外的事象において設計基準を超える地震等
の外力、内的事象においては、安全機能を有する施設における機器の複数の故障等が各工程に及ぼす影響と工程において取り扱うウランの性状を考慮し、核燃料物
質等を閉じ込める機能の著しい喪失に至る可能性のあるものを、重大事故に至るおそれがある事故として選定する。<p.125> 
事故の発生条件として、設計基準事故を超える条件で建物及び設備・機器に損傷等が発生したと想定する。具体的には、外的事象において設計基準を超える地震等
の外力、内的事象においては、安全機能を有する施設における機器の複数の故障等が各工程に及ぼす影響と工程において取り扱うウランの性状を考慮し、核燃料物
質等を閉じ込める機能の著しい喪失に至る可能性のあるものを、重大事故に至るおそれがある事故として選定する。<p.7-18> 

p.125 p.7-18 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

22-5 まず、外的事象においては、核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に至る可能性がある事象として、地震、津波、竜巻、火山、航空機落下、森林火災、近隣工場等の
火災・爆発、航空機落下火災が考えられる。このため、各事象に対する安全上重要な施設の有無の確認結果に基づいて、重大事故に至るおそれがある事故の想定を
検討した。地震による影響については、設計基準を超える地震力を作用させた際の、安全機能を有する施設の損傷の程度を考慮した評価においても、施設全体とし
て公衆の実効線量の評価値は小さく、公衆に過度の放射線被ばくを及ぼすおそれはないことから、地震の外力による影響は、大規模損壊において考慮することとし、
想定から除外する。津波による影響については、本加工施設近傍の既往津波調査結果及び公的機関による津波予測のいずれに対しても本加工施設への影響はなく、
津波は大きな事故の誘因とならないことから、想定から除外する。竜巻による影響については、竜巻防護対策を踏まえて、既往最大規模の竜巻による建物及び設備・
機器の損傷の程度を考慮した評価においても、公衆に過度の放射線被ばくを及ぼすおそれはない。したがって、竜巻により建物及び設備・機器が一部損傷したこと
を想定しても、竜巻が大きな事故の誘因とならないことから、想定から除外する。火山による影響については、本加工施設の地理的領域内（本加工施設から 160 km
圏内）の第四紀火山は、火山活動により本加工施設に影響を及ぼすおそれはなく、地理的領域外の火山活動に対しては、降下火砕物の除去等の措置を講じることと
しており、火山事象が大きな事故の誘因とならないことから、想定から除外する。航空機落下による影響については、本加工施設への航空機落下確率の総和は、想
定される外部人為事象として設計上考慮が必要とされる 10-7（回/施設・年）を超えないため、大きな事故の誘因とならないことから、想定から除外する。森林火災、
近隣工場等の火災・爆発、航空機落下火災による影響については、想定火災源に対して危険距離以上の離隔距離を確保することにより、防護対象施設の外壁温度は
許容温度を下回っているため、想定火災源が防護対象施設に影響を及ぼすことはなく、また、想定爆発源に対して危険限界距離以上の離隔距離を確保し、一般高圧
ガス保安規則で定める第一種設備距離の２倍以上の離隔距離を確保する又は建物外壁の鉄筋コンクリートを増し打ちすることにより建物外壁が受ける圧力の衝撃を
緩和するため、想定爆発源が防護対象施設に影響を及ぼすことはなく、大きな事故の誘因とならないことから、想定から除外する。以上から外的事象による閉じ込
めの機能喪失による影響は、公衆に過度の放射線被ばくを及ぼすおそれがないことから、重大事故に至るおそれがある事故事象には該当しない。<p.125> 
外的事象においては、核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に至る可能性がある事象としては、地震、津波、竜巻、火山、航空機落下、森林火災、近隣工場等の火
災・爆発、航空機落下火災が考えられる。このため、各事象に対する安全上重要な施設の有無の確認結果に基づいて、重大事故に至るおそれがある事故の想定を検
討した。結果を別添７ロ(ﾛ)－１に示す。地震による影響については、設計基準を超える地震力を作用させた際の、安全機能を有する施設の損傷の程度を考慮した評
価においても、施設全体として公衆の実効線量の評価値は小さく、公衆に過度の放射線被ばくを及ぼすおそれはないことから、地震の外力による影響は、大規模損
壊において考慮することとし、想定から除外する。津波による影響については、本加工施設近傍の既往津波調査結果及び公的機関による津波予測のいずれに対して
も本加工施設への影響はなく、津波は大きな事故の誘因とならないことから、想定から除外する。竜巻による影響については、竜巻防護対策を踏まえて、既往最大
規模の竜巻による建物及び設備・機器の損傷の程度を考慮した評価においても、公衆に過度の放射線被ばくを及ぼすおそれはない。したがって、竜巻による建物及
び設備・機器の一部損傷を想定しても、竜巻が大きな事故の誘因とならないことから、想定から除外する。火山による影響については、本加工施設の地理的領域内
（本加工施設から 160 km 圏内）の第四紀火山は、火山活動により本加工施設に影響を及ぼすおそれはなく、地理的領域外の火山活動に対しては、降下火砕物の除去
等の措置を講じることとしており、火山事象が大きな事故の誘因とならないことから、想定から除外する。航空機落下による影響については、本加工施設への航空
機落下確率の総和は、想定される外部人為事象として設計上考慮が必要とされる 10-7（回/施設・年）を超えないため、大きな事故の誘因とならないことから、想定
から除外する。森林火災、近隣工場等の火災・爆発、航空機落下火災による影響については、想定火災源に対して危険距離以上の離隔距離を確保することにより、
防護対象施設の外壁温度は許容温度を下回っているため、想定火災源が防護対象施設に影響を及ぼすことはなく、また、想定爆発源に対して危険限界距離以上の離
隔距離を確保し、一般高圧ガス保安規則で定める第一種設備距離の２倍以上の離隔距離を確保する又は建物外壁の鉄筋コンクリートを増し打ちすることにより建物
外壁が受ける圧力の衝撃を緩和するため、想定爆発源が防護対象施設に影響を及ぼすことはなく、大きな事故の誘因とならないことから、想定から除外する。以上
から外的事象による閉じ込めの機能喪失による影響は、公衆に過度の放射線被ばくを及ぼすおそれがないことから、重大事故に至るおそれがある事故事象には該当
しない。<p.7-18> 

p.125 p.7-18 ― ― ― ― ― ― 別途、外的事象の項目において対応する。 
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(1)【凡例】〇：当該記載に該当する。△：次回以降の申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
No. 加工事業変更許可申請書の記載 記載箇所 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(1) 備考 

本文 添付書類 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

 

22-6 一方、内的事象については、設計基準事故評価に基づいて、重大事故に至るおそれがある事故の想定を検討した。設備損傷による閉じ込め機能の不全は、地震に対
する安全上重要な施設の有無の確認結果に包含され、爆発による閉じ込め機能の不全及び排気設備停止による閉じ込め機能の不全は、設計基準を超える条件に至ら
ないことから、火災による閉じ込め機能の不全について、設計基準である単一故障の条件を超える条件として、全ての火災区画における火災の複数同時発生を想定
する。火災の複数同時発生によって著しいウランの放出に至るおそれがあると想定される建物は、ウランを粉末として大量に取り扱う工程を設置する第２加工棟と
なる。<p.126> 
内的事象については、設計基準事故評価に基づいて、重大事故に至るおそれがある事故の想定を検討した。結果を別添７ロ(ﾛ)－２に示す。設備損傷による閉じ込め
機能の不全については、設計基準を超える条件として想定される複数設備の同時損傷は、地震に対する安全上重要な施設の有無の確認結果に包含される。爆発によ
る閉じ込め機能の不全については、設計基準を超える条件として、設備内に可燃性ガスが存在しウラン取扱量が大きく、複数ある連続焼結炉が全て同時に炉内爆発
することを想定しても、公衆被ばくの評価値は 5 mSv よりも十分に小さく、公衆に対し過度の放射線被ばくを及ぼさない。また、建物内で可燃性ガス配管からガス
が漏えいし、緊急遮断弁より炉側の配管内のガスの全量が漏えいすることを想定しても爆発限界濃度に至らず炉外爆発は発生しない。（別添５チ(ﾛ)－２） 排気設
備停止による閉じ込め機能の不全については、設計基準を超える条件として第１種管理区域を設定する複数の建物（第２加工棟及び第１廃棄物貯蔵棟）の排気設備
が同時に停止することを想定しても、公衆被ばくの評価値は 5 mSv よりも十分に小さく、公衆に対し過度の放射線被ばくを及ぼさない。火災による閉じ込め機能の
不全については、設計基準を超える条件として、複数の火災区画で同時に火災が発生することを想定すると、火災の継続時間（等価時間）が火災区画の耐火時間を
上回り第１種管理区域の境界が壊れることにより、外部への放射性物質の放出に至ることが考えられる。以上の検討結果から、火災による閉じ込め機能の不全につ
いて、設計基準である単一故障の条件を超える条件として、全ての火災区画における火災の複数同時発生を想定する。火災の複数同時発生によって著しいウランの
放出に至るおそれがあると想定される建物は、ウランを粉末として大量に取り扱う工程を設置する建物である第２加工棟である。<p.7-19> 

p.126 p.7-19 ― ― ― ― ― ― 別途、内的事象の項目において対応する。 

22-7 なお、臨界事故の発生防止については、「Ⅰロ．（ｲ）核燃料物質の臨界防止に関する構造」に示すとおり、核的制限値として形状寸法を制限し得るものについてはそ
の形状寸法について適切な核的制限値を設定し、それが困難な設備・機器等については質量若しくは幾何学的形状を管理し、又はそれらのいずれかと減速条件を組
み合わせて管理する。また、質量又は幾何学的形状の核的制限値を有する最小臨界質量以上の粉末状のウランを取り扱う設備・機器は、耐震重要度分類第１類とし
ての設計や、質量管理として二重装荷を想定した未臨界の確保及びインターロックを設置等する。加えて、「Ⅰロ．（ﾄ）(3)内部溢水」に示すとおり、溢水水位より高
位置への設備・機器の設置や防水カバーによる被水に対する防護措置等により、当該設備で想定される最も厳しい結果を与える中性子の減速及び反射の条件で臨界
とならない設計とすることから、閉じ込め機能の喪失について確認する。<p.126> 
なお、外的事象並びに内部溢水及び内部火災に対する安全設計により、設計基準を超える条件においても、核燃料物質による臨界の発生は想定されない。（別添５リ
(ﾊ)－１）<p.7-18> 

p.126 p.7-18 ― ― ― ― ― ― 別途、内的事象の項目において対応する。 

22-8 設計基準においては、万一火災が発生した場合でも初期消火活動等により消火可能である。ここでは初期消火活動等により消火されずに周辺の可燃物に延焼する事
象の複数同時発生を想定する。火災等による損傷の防止に係る内部火災影響評価において、各火災区画における等価時間は、防火壁等の防火設備の耐火時間を超え
ることはなく、火災が他の火災区画に延焼することはないことから、建物の健全性は維持できる。このため、重大事故に至るおそれがある事故の想定では、設計基
準の条件を超えて、複数の火災が第２加工棟の全ての火災区画において同時に発生したとし、設計基準において厳しい条件で評価した内部火災影響評価の等価時間
を用いて、具体的な事故想定を設定する。閉じ込め機能を有する第１種管理区域と第２種管理区域又は非管理区域の境界の機能喪失のおそれの有無を確認するため、
当該境界の両側に位置する火災区画において火災が同時に発生したと想定し、内部火災影響評価における各火災区画の等価時間を重畳させて当該境界の耐火性能と
比較した。初期消火活動等の人的対応を期待しない厳しい条件で確認した結果、当該境界の両側に位置する火災区画において火災が発生したとしても、等価時間は
全ての防火設備の耐火性能以下であった。このことから、複数の火災が第２加工棟において同時に発生した場合には、初期消火活動等の人的対応を行わなくても、
防火設備である壁、扉等により、第１種管理区域の境界が機能喪失するおそれはなく、閉じ込め機能に影響はない。このため、可燃物、油類やアルコール類等の危
険物が管理された第２加工棟において、その可燃物、油類及びアルコール類等の危険物量を保管管理量を踏まえ内部火災影響評価で保守的に設定した量の２倍とす
ることにより、さらに保守的な条件を設定し、当該境界の機能喪失のおそれの有無を確認した。その結果、等価時間の増大により、第２加工棟と屋外との境界及び
第２加工棟内の第１種管理区域境界と非管理区域境界に設置された扉の一部に機能喪失のおそれがあることから、重大事故に至るおそれがある事故の具体的な想定
として、複数の火災が第２加工棟の全ての火災区画において同時に発生した場合を設定する。<p.126> 
設計基準においては、万一火災が発生した場合でも初期消火活動等により消火可能である。ここでは初期消火活動等により消火されずに周辺の可燃物に延焼する事
象の複数同時発生を想定する。内的事象の火災等による損傷の防止に係る内部火災影響評価では、不燃物以外のものは可燃物として計上する等の厳しい条件下であ
っても、ウランを粉末として取り扱う建物に設置された各部屋の火災区画における等価時間は、防火壁等の防火設備の耐火時間よりも短いことから、火災が他の火
災区画に延焼することはなく、建物の健全性は維持できる。このため、重大事故に至るおそれがある事故の想定では、設計基準の条件を超えて、複数の火災が第２
加工棟の全ての火災区画において同時に発生したとし、設計基準において厳しい条件で評価した内部火災影響評価の等価時間を用いて、具体的な事故想定を設定す
る。閉じ込め機能を有する第１種管理区域と第２種管理区域又は非管理区域の境界の機能喪失のおそれの有無を確認するため、当該境界の両側に位置する火災区画
において火災が同時に発生したと想定し、内部火災影響評価における各火災区画の等価時間を重畳させて当該境界の耐火性能と比較することで評価した。第２加工
棟の火災区画及び評価対象箇所を別添７ロ(ﾛ)－３に、火災区画境界の機能喪失の考え方を別添７ロ(ﾛ)－４に、評価結果を別添７ロ(ﾛ)－５に示す。初期消火活動等
の人的対応を期待しない厳しい条件で確認した結果、当該境界の両側に位置する火災区画において火災が発生したとしても、等価時間は全ての防火設備の耐火性能
以下である。このことから、複数の火災が第２加工棟の全ての火災区画において同時に発生した場合には、初期消火活動等の人的対応を行わなくても、防火設備で
ある壁、扉等により、第１種管理区域の境界が機能喪失するおそれはなく、閉じ込め機能に影響はない。このため、第２加工棟の複数の火災区画における火災同時
発生に対するリスクを把握する観点から、さらに保守的な条件として、可燃物、油類、アルコール類等の危険物を管理する第２加工棟において、その可燃物、油類
及びアルコール類等の危険物量を保管管理量を踏まえ内部火災影響評価で設定した量の２倍とした状態を想定し、火災区画境界の機能喪失のおそれの有無を評価し
た。評価の結果、別添７ロ(ﾛ)－６に示すとおり、等価時間の増大により第２加工棟と屋外との境界及び第２加工棟内の第１種管理区域と非管理区域との境界に設置
する扉の一部に機能喪失のおそれがあることから、重大事故に至るおそれがある事故の具体的な想定として、複数の火災が第２加工棟の全ての火災区画において同
時に発生した場合を設定する。<p.7-20> 

p.126 p.7-20 ― ― ― ― ― ― 別途、内的事象の項目において対応する。 

22-9 火災の複数同時発生の想定に加えて、全交流電源喪失を考慮する。夜間において全交流電源喪失が発生することを想定し、可搬式発電機を備える。また、投光器、
携帯用照明等の照明具類を備える。<p.127> 
(ⅲ)に示した火災の複数同時発生の想定に加えて、全交流電源喪失を考慮する。夜間において全交流電源喪失が発生することを想定し、可搬式発電機を備える。ま
た、投光器、携帯用照明等の照明具類を備える。<p.7-21> 

p.127 p.7-21 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 



 

 

6
9
5 

(1)【凡例】〇：当該記載に該当する。△：次回以降の申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
No. 加工事業変更許可申請書の記載 記載箇所 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(1) 備考 

本文 添付書類 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

 

22-10 重大事故に至るおそれがある事故の具体的想定として設定した火災の複数同時発生に対して全交流電源喪失を考慮し、重大事故に至るおそれがある事故の拡大を防
止することにより重大事故の発生を防止するとともに、重大事故に至るおそれがある事故の発生時に放射性物質の放出量を実行可能な限り低くする方針を踏まえた
対策をとる。自動火災報知設備の警報発報を確認した保安員は、直ちに事業所内周知、要員招集等を実施する。保安員による事業所内周知を受けて、事業所内の在
所者は自動火災報知設備の警報が発報した部屋へ向かい、状況を確認する。状況確認の結果、火災発生を現認した初動対応要員又は保安員は、消防吏員への通報、
保安棟に待機する当直者及び保安員への連絡を手分けして行い、当直者の指示により粉末消火器を用いた初期消火に当たる。粉末消火器による消火が困難な場合は、
事業所防災組織の本部長（本部長不在の場合はその代行者としてあらかじめ定めた者）の指示により、屋内消火栓、屋外消火栓又は可搬消防ポンプを用いた水によ
る消火活動を実施する。粉末混合機等を設置する火災区画への放水は、粉末混合機等の内部への浸水防止対策が実施されていることを本部長（本部長不在の場合は
その代行者としてあらかじめ定めた者）が確認した上で判断する。消火に当たっては、機能喪失のおそれのある第１種管理区域と第２種管理区域又は非管理区域の
境界を含む部屋を優先して消火する。水による消火活動が長期化し、第２加工棟の火災区画の耐火時間を超えるおそれがある場合は、本部長（本部長不在の場合は
その代行者としてあらかじめ定めた者）の指示により、建物内の消火活動から、建物外部から第１種管理区域と屋外を隔てる外扉への放水活動に切り替え、冷却を
行うことで閉じ込め機能を大きく損なわないように対処する。加工施設内及び敷地内の情報については、火災報知器等の監視設備、設備の監視制御盤、放射線監視
設備、要員による巡視点検等の他、監視カメラを活用することにより、事故事象の状況を常に把握する。これらの対処と並行して、他の初動対応要員及び保安員は、
あらかじめ定めた分担と手順に従い、直ちに可燃性ガスの供給弁手動閉止、循環冷却水、上水の送水ポンプ手動停止又は供給弁手動閉止及び連続焼結炉の手動によ
る緊急停止の対処を開始する。その後、電源遮断、給排気運転停止、防火ダンパー閉止の対処を開始する。状況に応じて、ウラン粉末を煙とともに環境へ放出し得
ることを考慮し、外扉の不燃材による目張りを行う。消火活動、救助活動等の対処に当たっては、空気中にウラン粉末が飛散する環境下においては、内部被ばくを
防止する半面マスクを着用し、火災による煙中で円滑に消火活動を行うための呼吸用ボンベマスク等の呼吸保護具や防火衣等を着用する。<p.127> 
(1)で設定した重大事故に至るおそれがある事故の具体的想定に全交流電源喪失を考慮し、以下のように対策を講じる。重大事故に至るおそれがある事故に対処する
ための組織として、事業所防災組織をあらかじめ組織し、重大事故に至るおそれがある事故の発生に備える。事業所防災組織は、本部長（事業所長）を統括（指揮・
命令）とし、緊急対策本部並びに実施組織及び支援組織で構成する。また、夜間及び休日においても初動対応を可能とするため、当直者、初動対応要員及び保安員
を常駐させる。当直者は、本部長が事業所に到着するまでの間、初動対応の指揮・命令を行う。また、初期消火活動を行う要員が火災発生の際に事業所内外から速
やかに参集できる体制として、緊急時消火班を設定する。対象者の選定に当たっては、公共交通機関の運行状況や道路状況が悪化した場合でも早期に参集できるこ
とを考慮する。第２加工棟において火災が発生し、初動対応要員が火災発生を現認した場合、又は夜間及び休日においても保安員が常時待機している保安棟で自動
火災報知設備の発報を認知した保安員又は指示を受けた初動対応要員が目視（第２加工棟内外の要所に配置した監視カメラでの確認を含む。）にて火災発生を現認し
た場合は、直ちに消防吏員へ通報する。さらに保安員は、要員招集、所内通知等を実施する。なお、全交流電源喪失時については、自動火災報知設備は設備に内蔵し
たバッテリにより電源を供給して火災監視機能を維持する。さらに全交流電源喪失が長時間に及ぶ場合は、可搬式発電機により電源を供給して火災監視機能を維持
させる。保安員からの連絡を受けた当直者（本部長到着後は本部長）は、初期消火活動等の指揮を執り、初動対応要員及び保安員に対して状況に応じた必要な装備
をさせた上で火災発生場所へ向かわせ、粉末消火器による初期消火に当たらせる。複数箇所で火災が同時発生している場合は、第１種管理区域境界となる火災区画
境界に設置された扉を含む部屋を優先して消火するよう指示する。ここで(1)の評価結果から、等価時間が防火設備である扉の耐火時間に近くなる又は耐火時間を超
えることが想定される火災区画のうち、ウランを粉末として大量に取り扱う第２加工棟１階の第１種管理区域を含む火災区画（２Ｐ－１）と屋外を隔てる外扉、及
び同火災区画（２Ｐ－１）と非管理区域を内包する火災区画（２Ｐ－３）を隔てる扉を初動対応の対象とし、このうち第１種管理区域と屋外を隔てる外扉を最優先
とする。（別添７ロ(ﾛ)－６） なお、第１種管理区域の火災区域を貫通する給排気設備のダクトには防火ダンパーを設け、火災が発生した火災区域の防火ダンパー
は火災の熱影響により動作して閉止し、他の火災区域へのダクトを経た延焼を防止する。火災が発生した火災区画へ入り消火活動を行う初動対応要員及び保安員は、
呼吸用ボンベマスク等の必要な装備を装着する。また、当直者（本部長到着後は本部長）は、粉末消火器による初期消火と並行して、初動対応要員に循環冷却水、上
水の送水ポンプの手動停止又は供給弁手動閉止、可燃性ガス供給弁の手動による緊急閉止の操作に当たらせる。さらに、複数箇所での火災同時発生を確認した時点
で、初動対応要員に、閉じ込め機能の喪失に備えた給排気設備の停止、給気口及び排気口の防火ダンパーの閉止に加えて水による消火活動による電気火災に備えて
受電設備での電源遮断の処置に当たらせる。これらの処置を行う場所は、初動対応要員によって短時間での処置ができる配置とする。なお、全交流電源喪失時には
電源が切れた状態になっているが、復電時の影響を考慮して、これらの電源遮断の操作を行う。火災が進展し、人の背丈を超える高所への延焼に至る等、粉末消火
器による消火が困難となった場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行者としてあらかじめ定めた者）は、屋内消火栓、屋外消火栓又は可搬消防ポンプを用い
た水による消火を行うよう指示する。なお、全交流電源喪失時には可搬消防ポンプを使用する。加工施設のウランを取り扱う設備・機器のうち、臨界防止設計にお
いて減速条件を管理する設備・機器は、設計基準事故において臨界に達するおそれはなく、さらにその周囲で水を用いた消火活動を行った場合であっても臨界防止
設計に影響を及ぼさないよう水の侵入を防止する対策を講じている。これら設備・機器の周囲を含めた加工施設内での消火活動は粉末消火器による消火を原則とし、
これを確実なものとするため可燃物に対して防火上の管理をする等対策を講じるが、万一、粉末消火器による消火が困難となった場合において、やむを得ず減速条
件の管理を必要とする設備・機器近傍での消火に水を用いる場合は、以下の判断基準をもとに本部長（本部長不在の場合はその代行者としてあらかじめ定めた者）
が放水を指示する。＜判断基準＞・ウランの取扱い状態を確認し、当該設備・機器へのウランの投入状態であれば、水の侵入を防止するための対策が有効であるこ
と。・（地震起因の場合には）水の侵入又はウランの漏えいが生じるような当該設備・機器本体の損傷がないこと。さらに、水による消火活動が長期化し、第２加工
棟の火災区画における等価時間が第２加工棟の火災区画の耐火時間を超えるおそれがある場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行者としてあらかじめ定めた
者）の指示により、建物内の消火活動から、建物外部から第１種管理区域と屋外を隔てる外扉への放水活動に切り替える。これらの初動対応に当たり、初期消火活
動、救助活動等の人的措置が満足に機能するよう、それぞれの対処事項に必要な人員数に対して余裕を持った人数で初動対応体制を組織する。その後、初動対応を
実施している間に、事象発生当初に保安員が行った要員招集に応じて、本部長、本部員、その他の防災組織の要員が順次参集し、本部長（本部長不在の場合はその
代行者としてあらかじめ定めた者）の指揮・命令の下、消火活動を継続するとともに、状況に応じて、建物内外の状況把握、外扉の目張り、飛散したウランの回収等
の処置を講じることにより重大事故に至るおそれがある事故の進展を防止する。これらの対策の具体的な内容を次に示す。<p.7-21> 

p.127 p.7-21 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

22-11 火災による閉じ込め機能の不全について、設計基準である単一故障の条件を超える条件として、全ての火災区画における火災の複数同時発生を想定する。火災の複
数同時発生によって著しいウランの放出に至るおそれがあると想定されるのは、ウランを粉末として大量に取り扱う工程を設置する建物である第２加工棟となる。
火災発生後の要員参集に応じて早期に参集する緊急時消火班は、初動対応要員による消火活動の状況に応じて、他の火災発生場所若しくは建物外からの放水活動、
扉冷却を行う者である。可搬消防ポンプ、屋内消火栓又は屋外消火栓を使用するため、最低３名以上で活動を実施する。<p.7-18> 
(ⅰ) 体制 重大事故に至るおそれがある事故として想定する第２加工棟における火災の複数同時発生に対し、初動対応と要員参集後の各段階の事故対処の体制（事
業所防災組織）を添７ロ(ﾛ)の第１図に示す。成立性の評価に当たっては、以下の事項を考慮し、夜間及び休日を想定した要員が揃うまでの最も少ない人数を添７ロ
(ﾛ)の第１表に示す。この要員によって、必要な初動対応を実施する。(a) 夜間及び休日においても、防災組織の要員が揃うまでの間、事故発生直後の初期消火活動
等の初動対応に当たるために、事業所内に常駐する要員を７名確保する。ただし、連続焼結炉停止中の場合は、可燃性ガスの供給弁手動閉止の操作等、初動対応の
一部を省略可能であるため、事業所内に常駐する要員は６名を確保することとする。(b) 事故発生時に早期に事業所に参集し、事業所内に常駐する要員とともに初
期消火活動に当たる要員を、事業所の約 2 km 圏内の近隣居住者から緊急時消火班として任命し、招集する。緊急時消火班による可搬消防ポンプ、屋内消火栓又は屋
外消火栓を用いた活動は最低３名以上で行う。<p.7-23> 
添７ロ(ﾛ)の第１図 重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合の体制 <p.7-34> 
添７ロ(ﾛ)の第１表 要員が揃うまでの最も少ない人数（夜間及び休日を想定） <p.7-24> 

― p.7-18 
p.7-23 
p.7-24 
p.7-34 

― ― ― ― ― ― ソフト対応。 
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(1)【凡例】〇：当該記載に該当する。△：次回以降の申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
No. 加工事業変更許可申請書の記載 記載箇所 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(1) 備考 

本文 添付書類 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 
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22-12 (ⅱ) 事故時の活動拠点及び資機材 事故時に活動の拠点として機能する場所は、第２加工棟での火災の複数同時発生の影響を考慮し、第２加工棟から離れた事務棟
に設置する。また、地震、竜巻等の影響により事務棟が損傷する場合を考慮し、事務棟と同様に第２加工棟から離れた保安棟を予備の活動拠点とする。なお、予備
の活動拠点も使用できない場合には、損傷の軽度な敷地内の建物を確認、又はテントを設営し、活動拠点とする。事故対処のために使用する資機材の数量及び保管
場所の設定に当たっては、使用する要員数又は必要とする数量に対し、資機材の性質、使用方法等に応じて、必要な数量に対して予備を保有する、分散して保管す
る等を考慮する。資機材の一覧を添７ロ(ﾛ)の第２表に示す。また、事故時の活動拠点及び主な資機材保管場所を添７ロ(ﾛ)の第３表に示す。(a) 放射線障害防護用
器具のうち、汚染防護服及びフィルタ付防護マスクは、事故時の活動拠点となる事務棟の他、敷地内に分散して保管する。呼吸用ボンベマスクは、事故時の活動拠
点となる事務棟の他、事故発生場所にアクセスが容易な第２加工棟に保管する。(b) 非常用通信機器は、社外通報及び社内他地区への外部連絡を主な用途とする緊
急時優先電話（専用電話回線）、ファクシミリ、携帯電話等、衛星電話、携帯型無線（消防専用回線）、事故発生時の要員招集に使用する緊急呼出装置、事業所内放送
設備からなる。事故時の活動拠点となる事務棟の他、予備の活動拠点となる保安棟に保管する。(c) 計測器等は、事故時の活動拠点となる事務棟の他、予備の活動
拠点となる保安棟、事故発生場所にアクセスが容易な第２加工棟に保管する。(d) 消火用資機材は、火災発生に備えて敷地内に分散して保管する。防火衣について
は、事故発生場所へのアクセスが容易な第２加工棟の他、予備の活動拠点となる保安棟に保管する。水による消火活動に必要な可搬消防ポンプについては、事故発
生場所へのアクセスが容易な第２加工棟の他、敷地内に分散して保管する。また、消火活動に必要な水量を保有した水源として消火栓水槽、貯水槽を敷地内に分散
して設置し、これらの水源を利用できるよう延長ホースを備える。（別添７ロ(ﾛ)－８） 第２加工棟の各火災区画には、消防法に定める消火能力の５倍以上の消火
能力となるよう粉末消火器を設置する。(e) その他資機材のうち、可搬式発電機は、夜間の全交流電源喪失時に事故が発生した場合でも対策が可能となるよう、事
故時の活動拠点となる事務棟の他、敷地内に分散して保管する。照明具類の投光器は、事故発生場所へのアクセスが容易な第２加工棟の他、予備の活動拠点となる
保安棟に保管し、携帯用照明は、事故時の活動拠点となる事務棟の他、予備の活動拠点となる保安棟に保管する。(f) その他資機材のうち、除染用具は、事故時の
活動拠点となる事務棟の他、事故発生場所にアクセスが容易な第２加工棟に保管する。核燃料物質等の閉じ込め又は事故拡大の防止に使用する外扉等の目張り用資
機材、建物、設備損傷時の養生用資機材、飛散ウラン回収用資機材は、事故発生場所へのアクセスが容易な第２加工棟の他、第２加工棟から離れた予備の活動拠点
となる保安棟に保管する。(g) 非常用通信機器、計測器等、消火用資機材、照明具類を含むその他資機材のうち、外部電源が必要な資機材に関しては、非常用電源
設備若しくは可搬式発電機に接続する又はバッテリを内蔵した構成とし、外部電源が期待できない場合でも動作可能とする。<p.7-25> 
添７ロ(ﾛ)の第２表 資機材一覧 <p.7-27～p.7-28> 
添７ロ(ﾛ)の第３表 事故時の活動拠点及び資機材保管場所 <p.7-29> 

― p.7-25 
p.7-27～
p.7-28 
p.7-29 

― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

22-13 (ⅲ) アクセスルート 第２加工棟の複数の火災区画における火災の同時発生に備えて、必要な資機材を第２加工棟の他、敷地内に分散して保管する。資機材の保管
場所からは、添７ロ(ﾛ)の第２図に示すとおり、第２加工棟の事故発生場所にアクセスできる。また、第２加工棟内の各火災区画へのアクセスルートを別添７ロ(ﾛ)
－７に示す。以下のことから、複数のルートから各火災区画へアクセスが可能である。(a) 呼吸用ボンベマスク等の呼吸保護具、防火衣等の必要な資機材を着用す
る。(b) 建物の各火災区画の耐火性能により、複数の火災区画での同時火災においても建物は倒壊しないため、アクセスルートを妨げることはない。(c) 階段、廊
下、安全通路、扉周辺には通行の支障となるものを設置しない。(d) 各火災区画内のダクトは金属製とする。また、ウラン粉末を取り扱う工程室に設置する高性能
エアフィルタは金属製のカバーで覆う。これにより火災影響により発生する煙量を少なく抑える。(e) ケーブルトレイに敷設する幹線ケーブルは難燃ケーブルとし、
延焼を防止する。(f) アクセスルートに面した開口部を有する大型の制御盤には、自動式又は遠隔操作式の消火設備を設置し、制御盤内部での電気火災の延焼を防
止する。(g) アクセスルート上に消火器を配置し、又は屋内消火栓若しくは屋外消火栓からの消火水を使用して、手前から順次消火しつつ前進して火災現場（建物
内部）にアクセスし、人的に消火する。(h) 人的な消火作業が危険な環境（火炎の高さ、煙の発生）と判断した場合は、屋内での人的な消火活動を止めて退避する
こととする。<p.7-30> 
添７ロ(ﾛ)の第２図 資機材保管場所とアクセスルート <p.7-35> 

― p.7-30 
p.7-35 

― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

22-14 (ⅳ) 対策の流れ 重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合は、以下の対策を実施する。また、対策の流れを添７ロ(ﾛ)の第３図に示す。(a) 監視設備を添
７ロ(ﾛ)の第４表に示す。自動火災報知設備の発報を認知した保安員は、直ちに所内周知、要員招集等を実施する。保安員による所内周知を受けて、事業所内の在所
者が初動対応要員として自動火災報知設備の警報が発報した部屋へ向かい、状況を確認する。状況確認の結果、火災発生を現認した初動対応要員又は保安員は、保
安棟に待機する当直者及び保安員に連絡する。火災発生を現認したことの連絡を受けた保安員は、直ちに消防吏員へ通報する。(b) 事象発生の連絡を受けた当直者
は、初期消火活動等の指揮を執り、事業所内に常駐する保安員及び初動対応要員を火災発生場所へ向かわせ、粉末消火器による初期消火に当たらせる。(c) 当直者
は、常駐する初動対応要員を電源遮断、給排気設備停止、防火ダンパー閉止、循環冷却水、上水の送水ポンプ手動停止又は供給弁閉止及び可燃性ガス供給弁閉止の
操作に当たらせる。(d) 緊急時消火班は、事業所到着後、当直者（本部長到着後は本部長）の指揮の下、初期消火活動に当たる。(e) 火災が進展し、人の背丈を超
える高所への延焼に至る等、粉末消火器による消火が困難な場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行者としてあらかじめ定めた者）の指示により、屋内消火
栓、屋外消火栓又は可搬消防ポンプを用いた水による消火活動に当たる。この際、複数の火災区画での同時火災によって機能喪失のおそれがある第１種管理区域と
非管理区域の境界となる火災区画境界に設置された扉を含む部屋を優先して消火する。(f) 水による消火活動が長期化し、第２加工棟の火災区画の耐火時間を超え
るおそれがある場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行者としてあらかじめ定めた者）の指示により、建物内の消火活動から、建物外部から第１種管理区域
と屋外を隔てる外扉への放水活動に切り替え、冷却を行うことで閉じ込め機能を大きく損なわないように対処する。(g) 状況に応じて、ウラン粉末が煙とともに環
境へ放出されることを考慮し、外扉の不燃材による目張りを行う。(h) 加工施設内及び敷地内の情報については、火災報知器等の監視設備、設備の監視制御盤、放
射線監視設備、要員による巡視点検等の他、監視カメラを活用することにより、事故事象の状況を常に把握する。<p.7-30> 
添７ロ(ﾛ)の第３図 重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合の対策の流れ <p.7-36> 
添７ロ(ﾛ)の第４表 監視設備 <p.7-32> 

― p.7-30 
p.7-32 
p.7-36 

― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

22-15 (ⅴ) 時間経過 以上の対応の流れに従った時間経過を添７ロ(ﾛ)の第４図に示す。夜間及び休日において重大事故に至るおそれがある事故として、第２加工棟の複
数の火災区画において火災が同時に発生した場合であっても、要員が揃うまでの最も少ない人数により必要な初動対応が実施可能であり、また、参集する要員が初
動対応に引き続き必要な事故対処を実施することにより重大事故に至るおそれがある事故の進展を防止できる。<p.7-33> 
添７ロ(ﾛ)の第４図 重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合の対策の時間経過 <p.7-37> 

― p.7-33 
p.7-37 

― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

22-16 重大事故に至るおそれがある事故の対処として、核燃料物質等の閉じ込め機能喪失の発生及び拡大の防止に必要な措置を講じることとし、重大事故に至るおそれが
ある事故が発生した場合における当該事故等に的確かつ柔軟に対処するために必要な人員の確保等、体制を整備するとともに、資機材及び手順書を整備し、訓練を
実施する。<p.128> 
重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合における当該事故等に的確かつ柔軟に対処するために必要な人員の確保等、体制を整備するとともに、資機材及び
手順書を整備し、訓練を実施する。<p.7-38> 

p.128 p.7-38 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 



 

 

6
9
7 

(1)【凡例】〇：当該記載に該当する。△：次回以降の申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
No. 加工事業変更許可申請書の記載 記載箇所 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(1) 備考 

本文 添付書類 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

 

22-17 (1) 体制の整備 体制としては、夜間及び休日を想定した初期段階、緊急時消火班到着時の段階及び事業所防災組織の要員参集後の段階の 3段階の体制に分け、事
故時の活動拠点の設置、適切な人員配置、資機材の割り振り、事故の進展段階に応じた消火活動、救助活動といったソフト対応を行って、事故の進展、拡大を防止
する。このため、緊急対策本部、実施組織及び支援組織から構成する事業所防災組織に必要な人員を円滑に確保し、指揮命令系統、役割分担、責任者等を明確化す
ることにより適切な人員配置の体制を整備するとともに、社外の支援を受けられる体制も整備する。(ⅰ) 実施組織として、施設責任者、技術係、除染係、工務係、
放管係及び救護消火係を設ける。施設責任者、技術係、除染係、工務係及び放管係には、技術支援の要員も含める。(ⅱ) 支援組織として、情報１係、情報２係、総
務広報係、調達係及び警備誘導係を設ける。(ⅲ) 実施組織及び支援組織の業務分掌は、原子力災害対策特別措置法に基づく原子力防災組織の内容と同一とする。
(ⅳ) 施設責任者は、施設設備の点検、異常事象の状況確認を実施する。技術係は、応急復旧及び事故状況の把握、事故影響範囲の推定、事故拡大防止の検討を実施
する。(ⅴ) 救護消火係には、救護班及び消火班を置き、消火班は消火活動（初期消火活動を含む。）を、救護班は負傷者発生時の救出・救護活動を実施する。(ⅵ) 
実施組織及び支援組織の人員は、消火活動、救助活動等に対処できるよう、必要な人員数に対して余裕を持った人数で初動対応体制を組織する。(ⅶ) 重大事故に至
るおそれがある事故が発生したときは、要員を招集し、実施組織及び支援組織の活動を開始する。また、事業所防災組織の要員が揃うまでの間、初期消火活動等を
実施する人員を確保する。(ⅷ) あらかじめ定めた連絡経路により、夜間及び休日を含め円滑に要員を招集できるよう、定期的（年１回以上）に非常招集訓練を実施
する。(ⅸ) 事故時に活動の拠点として機能する場所には、実施組織と支援組織で情報交換ができるよう通信連絡設備を準備するとともに、社外へ連絡及び通報する
ための事務機器を整備し、通報に関する体制も整備する。(ⅹ) 事故対処において、事業所防災組織のみで対応できない場合は、所在地域の原子力事業者間の協力協
定により、環境放射線モニタリング、放射線防護措置、消火活動等に係る要員の派遣及び資機材の借用その他必要な支援を受けられる体制を構築する。さらに、事
故対処が長期化する場合は、他のウラン加工事業者との協力協定により、資機材の借用等の支援を受けられる体制とする。<p.128> 
(1) 体制の整備 体制としては、添７ロ(ﾛ)の第１図に示すとおり、夜間及び休日を想定した初期段階、緊急時消火班到着時の段階及び事業所防災組織の要員参集後
の段階の３段階の体制に分け、事故時の活動拠点の設置、適切な人員配置、資機材の割り振り、事故の進展段階に応じた消火活動、救助活動といったソフト対応を
行って、事故の進展、拡大を防止する。このため、緊急対策本部、実施組織及び支援組織から構成する事業所防災組織に必要な人員を円滑に確保し、指揮命令系統、
役割分担、責任者等を明確化することにより適切な人員配置の体制を整備するとともに、社外の支援を受けられる体制も整備する。(ⅰ) 実施組織として、施設責任
者、技術係、除染係、工務係、放管係及び救護消火係を設ける。施設責任者、技術係、除染係、工務係及び放管係には、技術的助言を行う要員も含める。(ⅱ) 支援
組織として、情報１係、情報２係、総務広報係、調達係及び警備誘導係を設ける。(ⅲ) 各係の業務分掌は、原子力災害対策特別措置法に基づく原子力防災組織の内
容と同一とする。(ⅳ) 施設責任者は、施設設備の点検、異常事象の状況確認を実施する。技術係は、応急復旧及び事故状況の把握、事故影響範囲の推定、事故拡大
防止対策の検討を実施する。工務係は施設設備の応急復旧等を実施する。除染係は放射性物質の汚染除去等を実施する。放管係は被ばく管理・汚染管理等を実施す
る。救護消火係には、救護班及び消火班を置き、消火班は消火活動（初期消火活動を含む。）を救護班は負傷者発生時の救出・救護活動を実施する。(ⅴ) 情報１係
は各種情報の収集や関係機関への通報・連絡等を実施する。情報２係は原子力災害合同対策協議会での情報交換等を実施する。総務広報係は事業所内への周知、要
員の呼集等を実施する。調達係は復旧資機材の調達を実施する。警備誘導係は事業所内の警備等を実施する。(ⅵ) 重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合
においては、防災組織要員を一斉招集し、実施組織及び支援組織の活動を開始する。また、事業所防災組織の要員が揃うまでの間、事故発生直後の初期消火活動等
の初動対応に当たるために必要な事業所内に常駐する要員を７名確保する。ただし、連続焼結炉停止中の場合は、可燃性ガスの供給弁手動閉止の操作等、初動対応
の一部を省略可能であるため、事業所内に常駐する要員は６名を確保することとする。(ⅶ) 実施組織及び支援組織の人員は、消火活動、救助活動等に対処できるよ
う、必要な人員数に対して余裕を持った人数で初動対応体制を組織する。実施組織における人員を添７ロ(ﾊ)の第１表に示す。(ⅷ) あらかじめ定めた連絡経路によ
り、夜間及び休日を含め円滑に要員を招集できるよう、定期的（年１回以上）に非常招集訓練を実施する。(ⅸ) 事故時に活動の拠点として機能する場所を準備し、
実施組織と支援組織で情報交換ができるよう通信連絡設備を準備するとともに、社外へ連絡及び通報するための事務機器を整備し、通報に関する体制も整備する。
(ⅹ) 事故対処において、事業所防災組織のみで対応できない場合は、所在地域の原子力事業者間の協力協定により、環境放射線モニタリング、放射線防護措置、消
火活動等に係る要員の派遣及び資機材の借用その他必要な支援を受けられる体制を構築する。さらに、事故対処が長期化する場合は、他のウラン加工事業者との協
力協定により、資機材の借用等の支援を受けられる体制とする。<p.7-38> 
添７ロ(ﾛ)の第１図 重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合の体制 <p.7-34> 
添７ロ(ﾊ)の第１表 重大事故に至るおそれがある事故時における初動体制及び参集後の各係（実施組織）の実施内容 <p.7-41> 

p.128 p.7-34 
p.7-38 
p.7-41 

― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

22-18 (2) 資機材の整備 事故対処のための非常用通信機器、放射線測定器、放射線障害防護用器具、防火衣、夜間及び悪天候下等を想定した機器等の資機材について、
資機材の性質、使用方法等に応じて、事故対処に必要な要員数を考慮し、さらに予備の保管場所を考慮した上で必要な数量を整備するとともに、地震等の共通要因
により必要な機能が同時に損なわれることがないよう、予備や代替の保管数量を複数箇所に分散して配備すること、固縛等の転倒・飛散対策を講じることを考慮し
保管場所、保管方法、数量を定め保管する。また、消火活動、救助活動等の事故対処のために必要なアクセスルートをあらかじめ定め、当該ルートには通行の支障
となるものを設置しない。事故対処に必要な資機材を分散して保管することにより、複数のルートから事故発生場所にアクセスできるようにする。資機材の保管庫
は、地震等で損傷しても内部の資機材を取り出し可能な堅牢で単純な構造のコンテナ等を地面に固縛したものとする。<p.129> 
(2) 資機材の整備 事故対処のための非常用通信機器、放射線測定器、放射線障害防護用器具、防火衣、夜間及び悪天候下等を想定した機器等の資機材について、
資機材の性質、使用方法等に応じて、事故対処に必要な要員数を考慮し、さらに予備の保管場所を考慮した上で必要な数量を整備するとともに、地震等の共通要因
により必要な機能が同時に損なわれることがないよう、予備や代替の保管数量を複数箇所に分散して配備すること、固縛等の転倒・飛散対策を講じることを考慮し
て保管場所、保管方法、数量を定め保管する。添７ロ(ﾛ)の第２表に整備する資機材を、添７ロ(ﾛ)の第３表に主な資機材の保管場所を示す。空気中にウラン粉末が
飛散する環境下においては、内部被ばくを防止する半面マスクを着用することで、事故への対処が可能である。また、火災による煙中で円滑に消火活動を行うため
の呼吸用ボンベマスク等の呼吸保護具、防火衣等を整備する。事故対処のために必要なアクセスルートをあらかじめ定め、当該ルートには通行の支障となるものを
設置しない。大地震時において倒木等が道を塞ぐ場合等を考慮して、事故対処に必要な資機材を分散して保管することにより、添７ロ(ﾛ)の第２図に示すとおり、複
数のルートから事故発生場所にアクセスできるようにする。資機材の保管庫は、地震等で損傷しても内部の資機材を取り出し可能な堅牢で単純な構造のコンテナ等
を地面に固縛したものとする。<p.7-39> 
添７ロ(ﾛ)の第２表 資機材一覧 <p.7-27～p.7-28> 
添７ロ(ﾛ)の第３表 事故時の活動拠点及び資機材保管場所 <p.7-29> 
添７ロ(ﾛ)の第２図 資機材保管場所とアクセスルート <p.7-35> 

p.129 p.7-27～
p.7-28 
p.7-29 
p.7-35 
p.7-39 

― ― ― ― ― ― ソフト対応。 
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(1)【凡例】〇：当該記載に該当する。△：次回以降の申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
No. 加工事業変更許可申請書の記載 記載箇所 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(1) 備考 

本文 添付書類 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

 

22-19 (3) 手順書の整備 重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合の措置に必要となる手順書では、核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失を防止するため、全交
流電源喪失、計測機器による監視機能喪失まで想定し、必要な情報の種類、入手方法及び判断基準等を定め、監視項目、確認項目、機器等の操作、対処事項、対処事
項に対する優先順位を明確にする。また、事故の進展状況に応じて手順書を分ける場合は手順書間の相互関係を明確にする。(ⅰ) 事故対処実施の判断等に必要な情
報の種類として、火災の有無、設備の稼働状態、加工施設及びその境界付近における放射性物質濃度及び線量があり、火災報知器等の監視設備、設備の監視制御盤、
放射線監視設備、要員による巡視点検等で入手することを手順書で規定する。また、情報の種類に応じて、消火活動開始等の判断基準及び機器等の操作を実行する
ための手順を手順書に規定する。(ⅱ) 火災の複数同時発生時においては、重大事故に至るおそれがある事故の想定で損傷のおそれがある扉を含んだ火災区画の消火
を優先することをあらかじめ手順書において明確にする。(ⅲ) 事故対処においては、連続焼結炉等の設備・機器の停止の操作等に当たり、財産保護よりも安全最優
先で実施する方針を手順書に規定する。(ⅳ) 事故対処を実施するための実施組織及び支援組織に必要な手順を定め、事故の進展状況等に応じて手順書を複数に分割
する場合は、相互関係を明確にする。(ⅴ) 竜巻及びその他の自然災害の予測情報を確認した時点での事前の対応についても明確にし、構内運搬作業の中止、核燃料
物質の固縛・固定、退避措置、構内車両の避難、可搬式発電機等の必要資機材の確保や移動等を行う。(ⅵ) 大規模な自然災害（震度５弱以上の大地震等）の発生が
予測できる場合又はこれが発生した場合、加工施設内外で大きな事故が発生した場合及びそのおそれがある場合における、加工設備本体の停止等の措置並びに退避
等の防護措置を講じるための手順を定める。<p.129> 
(3) 手順書の整備 重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合の措置に必要となる手順書では、核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失を防止するため、全交
流電源喪失、計測機器による監視機能喪失まで想定し、必要な情報の種類、入手方法及び判断基準等を定め、監視項目、確認項目、機器等の操作、対処事項、対処事
項に対する優先順位を明確にする。また、事故の進展状況に応じて手順書を分ける場合は手順書間の相互関係を明確にする。(ⅰ) 事故対処実施の判断等に必要な情
報の種類としては、火災の有無、設備の稼働状態、加工施設及びその境界付近における放射性物質濃度及び線量があり、火災報知器等の監視設備、設備の監視制御
盤、放射線監視設備、要員による巡視点検等で入手することを手順書で規定する。また、情報の種類に応じて、消火活動開始等の判断基準及び機器等の操作を実行
するための手順を手順書に規定する。(ⅱ) 火災の複数同時発生時においては、重大事故に至るおそれがある事故の想定で損傷のおそれがある扉を含んだ火災区画の
消火を優先することをあらかじめ手順書において明確にする。(ⅲ) 事故対処においては、連続焼結炉等の設備・機器の停止の操作等に当たり、財産保護よりも安全
最優先で実施する方針を手順書に規定する。(ⅳ) 事故対処を実施するための実施組織及び支援組織に必要な手順を定め、事故の進展状況等に応じて手順書を複数に
分割する場合は、相互関係を明確にする。(ⅴ) 竜巻及びその他の自然災害の予測情報を確認した時点での事前の対応についても明確にし、構内運搬作業の中止、核
燃料物質の固縛・固定、退避措置、構内車両の避難、可搬式発電機等の必要資機材の確保や移動等を行う。(ⅵ) 大規模な自然災害（震度５弱以上の大地震等）の発
生が予測できる場合又はこれが発生した場合、加工施設内で大きな事故が発生した場合及びそのおそれがある場合における、加工施設本体の停止等の措置並びに退
避等の防護措置を講じるための手順を定める。<p.7-39> 

p.129 p.7-39 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 

22-20 (4) 訓練の実施 訓練では、放射性物質の作業環境への影響、時間帯、悪天候を考慮した複数の環境条件を想定し、事故対処に必要な資機材を用いた訓練を実施す
る。訓練の実施に当たっては、対策活動を行う実施組織及び支援組織の要員を対象とした教育・訓練計画を策定し、定期的に訓練を実施する。(ⅰ) 教育・訓練にお
いては、ウランの特性、漏えい、火災時の挙動及び環境条件を含む、事故時の加工施設の挙動に関する知識の向上を図る。(ⅱ) 要員の役割に応じた机上教育を実施
するとともに、事故対処に使用する資機材を用いて、実施組織及び支援組織の活動の習熟を目的とする個別訓練を定期的（年１回以上）に実施し、事業所防災組織
全体の連携を図る総合訓練を定期的（年１回以上）に実施する。また、火災の複数同時発生を想定した訓練を実施し、それに対する評価に基づき訓練内容を改善す
る。(ⅲ) 実施組織及び支援組織の活動に応じた消火、救出救護、通報連絡活動、環境モニタリング等の個別訓練を実施し、資機材の使用、部品交換等の経験を積む
とともに、資機材のマニュアル及び手順書を整備して、事故対処における資機材の使用について習熟を図る。また、資機材については、定期的に、員数、外観及び機
能の点検を実施する。(ⅳ) 訓練では、火災の状況を想定し、夜間及び悪天候を考慮する。(ⅴ) 夜間及び休日を含め円滑に要員を招集できるよう、定期的（年１回
以上）に非常招集訓練を実施する。<p.130> 
(4) 訓練の実施 訓練では、放射性物質の作業環境への影響、時間帯、悪天候を考慮した複数の環境条件を想定し、事故対処に必要な資機材を用いた訓練を実施す
る。訓練の実施に当たっては、対策活動を行う実施組織及び支援組織の要員を対象とした教育・訓練計画を策定し、定期的に訓練を実施する。(ⅰ) 教育・訓練にお
いては、ウランの特性、漏えい、火災時の挙動及び環境条件を含む、事故時の加工施設の挙動に関する知識の向上を図る。(ⅱ) 要員の役割に応じた机上教育を実施
するとともに、事故対処に使用する資機材を用いて、実施組織及び支援組織の活動の習熟を目的とする個別訓練を定期的（年１回以上）に実施し、実施組織及び支
援組織の活動の要素を取り込み事業所防災組織全体の連携を図る総合訓練を定期的（年１回以上）に実施する。また、火災の複数同時発生を想定した訓練を実施し、
それに対する評価に基づき訓練内容を改善する。直近の訓練実績とその内容を別添７ロ(ﾊ)－１に示す。(ⅲ) 実施組織及び支援組織の活動に応じた消火、救出救護、
通報連絡活動、環境モニタリング等の個別訓練を実施し、資機材の使用、部品交換等の経験を積むとともに、資機材のマニュアル及び手順書を整備して、事故対処
における資機材の使用について熟知する。また、資機材については、定期的に、員数、外観及び機能の点検を実施する。(ⅳ) 訓練では、火災の状況を想定し、夜間
及び悪天候を考慮する。(ⅴ) 夜間及び休日を含め円滑に要員を招集できるよう、定期的（年１回以上）に非常招集訓練を実施する。<p.7-40> 

p.130 p.7-40 ― ― ― ― ― ― ソフト対応。 
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添１表２ 加工事業変更許可における施設名称と設工認における施設名称の対比、当該加工施設の設工認への対応状況 
(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

【改造及び新規制基準への適合性確認を行う加工施設(3)】 
(3) 改造及び新規制基準への適合性確認を行う加工施設については、加工の事業の変更許可（平成 30 年 3 月 28 日付け原規規発第 1803284 号にて許可）に基づく施設区分、設置場所及び施設名称を記載する。 

{1001} p.24 ロ．加工施設の一般構造（ト）その他の主
要な構造（12）建物・構築物 

第１加工棟 第１加工棟 ヘ．核燃料
物質の貯
蔵施設 

第１加工棟 第１加工棟 ― ― ― ○ ― ― ― [第 3 次申請]表ヘ-2-1 
加工事業変更許可申請書で第１加工棟に
設けるとしている防護閉止板又はコンク
リート<p.46、p.90>、大型外扉<p.90>、外
扉<p.90>は、詳細設計の結果、第１加工棟
の建物本体の一部を構成する施設とする。
このため、これらの施設には個別の管理番
号は付与せず、これらの施設を包含する第
１加工棟の管理番号{1001}で取り扱うこ
ととする。 

 ― ― 
（施設の構造及び設備として記載なし） 

― ― 

{1002} p.24 ロ．加工施設の一般構造（ト）その他の主
要な構造（12）建物・構築物 

第２加工棟 第２加工棟 ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２加工棟 ― ― ― ― ○ ― ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟に
設けるとしている防護壁又は防護柵
<p.46、p.90>、防護壁<p.46、p.90>、防護
閉止板又はコンクリート<p.46、p.90>、堰、
密閉構造扉（溢水防護区域境界の扉の開口
部）<p.46、p.90>は、詳細設計の結果、第
２加工棟の建物本体の一部を構成する施
設とする。このため、これらの施設には個
別の管理番号は付与せず、これらの施設を
包含する第２加工棟の管理番号{1002}で
取り扱うこととする。 

 ― ― 
（施設の構造及び設備として記載なし） 

― ― 

{1003} p.24 ロ．加工施設の一般構造（ト）その他の主
要な構造（12）建物・構築物 

第１－３貯蔵棟 第１－３貯蔵棟 ヘ．核燃料
物質の貯
蔵施設 

第１－３貯蔵棟 第１－３貯蔵棟 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 ― ― 
（施設の構造及び設備として記載なし） 

― ― 

{1004} p.24 ロ．加工施設の一般構造（ト）その他の主
要な構造（12）建物・構築物 

第１廃棄物貯蔵棟 第１廃棄物貯蔵棟 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 第１廃棄物貯蔵棟 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 ― ― 
（施設の構造及び設備として記載なし） 

― ― 

{1005} p.24 ロ．加工施設の一般構造（ト）その他の主
要な構造（12）建物・構築物 

第３廃棄物貯蔵棟 第３廃棄物貯蔵棟 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第３廃棄物貯蔵棟 第３廃棄物貯蔵棟 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 ― ― 
（施設の構造及び設備として記載なし） 

― ― 

{1006} p.24 ロ．加工施設の一般構造（ト）その他の主
要な構造（12）建物・構築物 

第５廃棄物貯蔵棟 第５廃棄物貯蔵棟 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第５廃棄物貯蔵棟 第５廃棄物貯蔵棟 ― ― ― ― ○ ― ― ― 

 ― ― 
（施設の構造及び設備として記載なし） 

― ― 

{1007} p.24 ロ．加工施設の一般構造（ト）その他の主
要な構造（12）建物・構築物 

発電機・ポンプ棟 発電機・ポンプ棟 リ．その他
の加工施
設 

発電機・ポンプ棟 発電機・ポンプ棟 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 ― ― 
（施設の構造及び設備として記載なし） 

― ― 

{1008} p.24 ロ．加工施設の一般構造（ト）その他の主
要な構造（12）建物・構築物 

第１加工棟 第１－１
輸送物保管室 

遮蔽壁 No.1 リ．その他
の加工施
設 

第１加工棟 第１－１
輸送物保管室 

遮蔽壁 遮蔽壁 No.1 ― ― ○ ― ― ― [第 3 次申請]表リ-2-1 

 ― ― 
（施設の構造及び設備として記載なし） 

― ― 

{1009} p.24 ロ．加工施設の一般構造（ト）その他の主
要な構造（12）建物・構築物 

第１－３貯蔵棟 北側
屋外 

遮蔽壁 No.2 リ．その他
の加工施
設 

第１－３貯蔵棟 北側
屋外 

遮蔽壁 遮蔽壁 No.2 ― ― ― ― ○ ― ― 

 ― ― 
（施設の構造及び設備として記載なし） 

― ― 

{1010} p.24 ロ．加工施設の一般構造（ト）その他の主
要な構造（12）建物・構築物 

第１－３貯蔵棟 北側
屋外 

遮蔽壁 No.3 リ．その他
の加工施
設 

第１－３貯蔵棟 北側
屋外 

遮蔽壁 遮蔽壁 No.3 ― ― ― ― ○ ― ― 

 ― ― 
（施設の構造及び設備として記載なし） 

― ― 

{1011} p.24 ロ．加工施設の一般構造（ト）その他の主
要な構造（12）建物・構築物 

第１加工棟 第４－１
廃棄物貯蔵室、第４－８
廃棄物貯蔵室、第４－９
廃棄物貯蔵室 

遮蔽壁 No.4 リ．その他
の加工施
設 

第１加工棟 第４－１
廃棄物貯蔵室、第４－８
廃棄物貯蔵室、第４－９
廃棄物貯蔵室 

遮蔽壁 遮蔽壁 No.4 ― ― ○ ― ― ― [第 3 次申請]表リ-2-2 

 ― ― 
（施設の構造及び設備として記載なし） 

― ― 
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(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{1012} p.24 ロ．加工施設の一般構造（ト）その他の主
要な構造（12）建物・構築物 

第１加工棟 北側屋外 防護壁 No.1 リ．その他
の加工施
設 

第１加工棟北側屋外 防護壁 防護壁 No.1 ― ― ○ ― ― ― [第 3 次申請]表リ-3-1 
加工事業変更許可申請書で第１加工棟の
竜巻防護のために設けるとしている防護
壁 No.1<p.24>、防護壁 No.2<p.24>は、詳
細設計の結果、2 つの壁の基礎を共有する
一体の構築物とするため、1 つの管理番号
{1012}で取り扱うこととする。併せて、加
工事業変更許可申請書で第１加工棟に設
けるとしている防護壁<p.46、p.90>は、詳
細設計の結果、本施設と同一物とする。同
一物に対しては、1 つの管理番号{1012}で
取り扱うこととする。 

 ― ― 
（施設の構造及び設備として記載なし） 

― ― 

{1012} p.24 ロ．加工施設の一般構造（ト）その他の主
要な構造（12）建物・構築物 

第１加工棟 北側屋外 防護壁 No.2 リ．その他
の加工施
設 

第１加工棟北側屋外 防護壁 防護壁 No.1 ― ― ○ ― ― ― [第 3 次申請]表リ-3-1 
加工事業変更許可申請書で第１加工棟の
竜巻防護のために設けるとしている防護
壁 No.1<p.24>、防護壁 No.2<p.24>は、詳
細設計の結果、2 つの壁の基礎を共有する
一体の構築物とするため、1 つの管理番号
{1012}で取り扱うこととする。併せて、加
工事業変更許可申請書で第１加工棟に設
けるとしている防護壁<p.46、p.90>は、詳
細設計の結果、本施設と同一物とする。同
一物に対しては、1 つの管理番号{1012}で
取り扱うこととする。 

 ― ― 
（施設の構造及び設備として記載なし） 

― ― 

{2001} p.27 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１混合室 粉末調整設備 粉末缶
リフター 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
混合室 

粉末缶リフター ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.50 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
混合室 

粉末調整設備 粉末缶
リフター 

{2002} p.27 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１混合室 粉末調整設備 粉末缶
受台 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
混合室 

粉末缶受台 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.50 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
混合室 

粉末調整設備 粉末缶
受台 

{2003} p.27 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１混合室 粉末調整設備 粉末投
入台 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
混合室 

粉末投入台 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.50 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
混合室 

粉末調整設備 粉末投
入台 

{2004} p.27 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１混合室 粉末調整設備 粉末混
合機 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
混合室 

粉末混合機 No.1 ― ― ― ― ― ○ ― 混合部フード No.1 を含む。 

 p.50 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
混合室 

粉末調整設備 粉末混
合機 

{2005} p.27 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１混合室 粉末調整設備 大型供
給瓶 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
混合室 

大型供給瓶 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.50 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
混合室 

粉末調整設備 大型供
給瓶 

{2006} p.27 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１混合室 粉末調整設備 粉末取
出し台 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
混合室 

粉末取出し台 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.50 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
混合室 

粉末調整設備 粉末取
出し台 

{2007} p.27 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１混合室 粉末調整設備 粉末集
塵機 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
混合室 

粉末集塵機（粉末混合
機） 

― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.50 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
混合室 

粉末調整設備 粉末集
塵機 

{2008} p.27 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１混合室 焙焼設備 グローブボ
ックス 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
混合室 

グローブボックス No.1 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.50 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
混合室 

焙焼設備 グローブボ
ックス 

{2009} p.27 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１混合室 焙焼設備 焙焼炉 ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
混合室 

焙焼炉 No.1 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.50 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
混合室 

焙焼設備 焙焼炉 
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3 

(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{2010} p.27 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１混合室 搬送設備（粉末） 粉末
搬送配管 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
混合室 

粉末搬送配管（粉末投入
台～粉末混合機間） 

― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.50 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
混合室 

搬送設備（粉末） 粉末
搬送配管 

{2011} p.27 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１混合室 搬送設備（粉末） 粉末
搬送配管 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
混合室 

粉末搬送配管（大型供給
瓶～プレス No.1 間） 

― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.50 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
混合室 

搬送設備（粉末） 粉末
搬送配管 

{2012} p.27 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１混合室 搬送設備（粉末） 粉末
搬送配管 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
混合室 

粉末搬送配管（大型供給
瓶～粉末取出し台間） 

― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.50 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
混合室 

搬送設備（粉末） 粉末
搬送配管 

{2013} p.27 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１混合室 検査設備 計量設備架
台 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
混合室 

計量設備架台 No.1 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.50 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
混合室 

検査設備 計量設備架
台 

{2014} p.28 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット室 圧縮成型設備 粉末供
給機 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

粉末供給機 ― ― ― ― ― ○ ― 架台、粉末供給機フードを含む。 

 p.50 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

圧縮成型設備 粉末供
給機 

{2015} p.28 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット室 圧縮成型設備 粉末集
塵機 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

粉末集塵機（プレス） ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.50 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

圧縮成型設備 粉末集
塵機 

{2016} p.28 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット室 圧縮成型設備 プレス ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

プレス No.1 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.50 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

圧縮成型設備 プレス 

{2017} p.28 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット室 搬送設備（ペレット） 
ペレット搬送コンベア 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

ペレット搬送設備 No.1
ペレット搬送コンベア 

ペレット抜取
検査装置部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

搬送設備（ペレット） 
ペレット搬送コンベア 

{2018} p.28 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット室 搬送設備（ペレット） 
ペレット搬送コンベア 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

ペレット搬送設備 No.1
ペレット搬送コンベア 

抜取ペレット
移載部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

搬送設備（ペレット） 
ペレット搬送コンベア 

{2019} p.28 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット室 搬送設備（ペレット） 
ペレット搬送コンベア 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

ペレット搬送設備 No.1
ペレット搬送コンベア 

ペレット搬送
コンベア部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

搬送設備（ペレット） 
ペレット搬送コンベア 

{2020} p.28 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット室 搬送設備（ペレット） 
ペレット搬送コンベア 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

ペレット搬送設備 No.1
ペレット搬送コンベア 

圧粉ペレット
移載部 

― ― ― ― ○ ― 移載機フードを含む。 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

搬送設備（ペレット） 
ペレット搬送コンベア 

{2021} p.28 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット室 搬送設備（ペレット） 
ボート搬送装置 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

ペレット搬送設備 No.1
ボート段積装置 

ボート搬送部 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

搬送設備（ペレット） 
ボート搬送装置 

{2022} p.28 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット室 搬送設備（ペレット） 
ボート段積装置 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

ペレット搬送設備 No.1
ボート段積装置 

段積部 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

搬送設備（ペレット） 
ボート段積装置 
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(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{2023} p.28 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット室 搬送設備（ペレット） 
ボート移載装置 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

ペレット搬送設備 No.1
ボート段積装置 

移載部 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

搬送設備（ペレット） 
ボート移載装置 

{2024} p.29 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット室 焼結設備 連続焼結炉 
 自動窒素ガス切替機
構（窒素ガス配管含む） 
 空気混入防止機構 
 失火検知機構 
 過加熱防止機構 
 冷却水圧力低下検知
機構 
 圧力逃がし機構 
 可燃性ガス配管 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

連続焼結炉 No.1 ― ― ― ― ― ○ ― 自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含
む）、空気混入防止機構、失火検知機構、
過加熱防止機構、冷却水圧力低下検知機
構、圧力逃がし機構、可燃性ガス配管を含
む。 

 p.50 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

焼結設備 連続焼結炉 

{2025} p.29 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット室 搬送設備（ペレット） 
解体装置 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

ペレット搬送設備 No.1
解体装置 

解体部 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

搬送設備（ペレット） 
解体装置 

{2026} p.29 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット室 搬送設備（ペレット） 
解体装置 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

ペレット搬送設備 No.1
解体装置 

空ボート搬送
部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

搬送設備（ペレット） 
解体装置 

{2027} p.29 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット室 研磨設備 ペレット供
給機 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

センタレス研削設備
No.1 ペレット供給機 

― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.50 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

研磨設備 ペレット供
給機 

{2028} p.29 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット室 研磨設備 センタレス
研削盤・洗浄機 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

センタレス研削設備
No.1 センタレス研削盤・
洗浄機 

センタレス研
削部 

― ― ― ― ○ ― フードを含む。 

 p.50 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

研磨設備 センタレス
研削盤・洗浄機 

{2029} p.29 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット室 研磨設備 センタレス
研削盤・洗浄機 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

センタレス研削設備
No.1 センタレス研削盤・
洗浄機 

ペレット洗浄
部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.50 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

研磨設備 センタレス
研削盤・洗浄機 

{2030} p.29 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット室 研磨設備 ペレット乾
燥機 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

ペレット乾燥機 No.1 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.50 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

研磨設備 ペレット乾
燥機 

{2031} p.30 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット室 搬送設備（ペレット） 
ペレット搬送設備 No.1-
2 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

ペレット搬送設備 No.1-
2 ペレット移載装置 

ペレット搬送
部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

搬送設備（ペレット） 
ペレット搬送設備 No.1-
2 

{2032} p.30 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット室 搬送設備（ペレット） 
ペレット移載装置 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

ペレット搬送設備 No.1-
2 ペレット移載装置 

ペレット移載
部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

搬送設備（ペレット） 
ペレット移載装置 

{2033} p.30 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット室 搬送設備（ペレット） 
ペレット移載装置 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

ペレット搬送設備 No.1-
2 ペレット移載装置 

ペレット抜取
検査部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

搬送設備（ペレット） 
ペレット移載装置 

{2034} p.30 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット室 搬送設備（ペレット） 
波板搬送装置 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

ペレット搬送設備 No.1-
2 波板搬送装置 

外観検査装置
部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

搬送設備（ペレット） 
波板搬送装置 



 

 

7
0
5 

(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{2035} p.30 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット室 搬送設備（ペレット） 
波板搬送装置 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

ペレット搬送設備 No.1-
2 波板搬送装置 

波板搬入、搬
出部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

搬送設備（ペレット） 
波板搬送装置 

{2036} p.30 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット室 搬送設備（ペレット） 
波板搬送装置 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

ペレット搬送設備 No.1-
2 波板搬送装置 

波板移載部 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

搬送設備（ペレット） 
波板搬送装置 

{2037} p.30 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット室 搬送設備（ペレット） 
波板搬送装置 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

ペレット搬送設備 No.1-
2 波板搬送装置 

波板移載装置
部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

搬送設備（ペレット） 
波板搬送装置 

{2038} p.30 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット室 搬送設備（ペレット） 
ペレット搬送設備 No.2 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

ペレット搬送設備 No.2 ― ― ― ― ― ○ ― ペレット搬送設備 No.2 計量部を含む。 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

搬送設備（ペレット） 
ペレット搬送設備 No.2 

{2039} p.30 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット室 研磨設備 研磨屑回収
装置 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

センタレス研削設備
No.1 研磨屑回収装置 

― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.50 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

研磨設備 研磨屑回収
装置 

{2040} p.30 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット室 研磨設備 研磨屑乾燥
機 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

センタレス研削設備
No.1 研磨屑乾燥機 

― ― ― ― ― ○ ― 乾燥機用フードを含む。 

 p.50 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

研磨設備 研磨屑乾燥
機 

{2041} p.30 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット室 検査設備 計量設備架
台 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

計量設備架台 No.3 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.50 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

検査設備 計量設備架
台 

{2042} p.31 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２混合室 粉末調整設備 粉末缶
昇降リフト 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
混合室 

粉末缶搬送機 No.2-1 粉
末缶昇降リフト 

― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
混合室 

粉末調整設備 粉末缶
昇降リフト 

{2043} p.31 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２混合室 粉末調整設備 粉末缶
移載機 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
混合室 

粉末缶搬送機 No.2-1 粉
末缶移載機 

― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
混合室 

粉末調整設備 粉末缶
移載機 

{2044} p.31 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２混合室 粉末調整設備 粉末投
入機 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
混合室 

粉末混合機 No.2-1 粉末
投入機 

― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
混合室 

粉末調整設備 粉末投
入機 

{2045} p.31 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２混合室 粉末調整設備 粉末混
合機 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
混合室 

粉末混合機 No.2-1 粉末
混合機 

― ― ― ― ― ○ ― 設備架台を含む。 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
混合室 

粉末調整設備 粉末混
合機 

{2046} p.31 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２混合室 搬送設備（粉末） 粉末
搬送機（粉末搬送容器） 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
混合室 

粉末搬送機 No.2-1 粉末搬送容器 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
混合室 

搬送設備（粉末） 粉末
搬送機（粉末搬送容器） 

{2047} p.31 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２混合室 搬送設備（粉末） 粉末
搬送機（粉末搬送容器） 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
混合室 

粉末搬送機 No.2-1 粉末搬送容器
昇降リフト 

― ― ― ― ○ ― フードを含む。 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
混合室 

搬送設備（粉末） 粉末
搬送機（粉末搬送容器） 
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(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{2048} p.31 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２混合室 粉末調整設備 供給瓶 ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
混合室 

供給瓶 No.2-1 供給瓶 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
混合室 

粉末調整設備 供給瓶 

{2049} p.31 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２混合室 粉末調整設備 供給瓶 ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
混合室 

供給瓶 No.2-1 粉末取出配管
部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
混合室 

粉末調整設備 供給瓶 

{2050} p.31 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２混合室 圧縮成型設備 プレス ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
混合室 

プレス No.2-1 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
混合室 

圧縮成型設備 プレス 

{2051} p.31 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２混合室 焙焼設備 研磨屑乾燥
機 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
混合室 

焙焼炉 No.2-1 研磨屑乾
燥機 

― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
混合室 

焙焼設備 研磨屑乾燥
機 

{2052} p.31 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２混合室 焙焼設備 破砕装置 ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
混合室 

破砕装置 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
混合室 

焙焼設備 破砕装置 

{2053} p.31 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２混合室 焙焼設備 粉末取扱フ
ード 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
混合室 

粉末取扱フード ― ― ― ― ― ○ ― 粉末取扱フード計量部を含む。 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
混合室 

焙焼設備 粉末取扱フ
ード 

{2054} p.31 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２混合室 焙焼設備 粉末取扱機 ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
混合室 

焙焼炉 No.2-1 粉末取扱
機 

― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
混合室 

焙焼設備 粉末取扱機 

{2055} p.31 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２混合室 焙焼設備 焙焼炉 ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
混合室 

焙焼炉 No.2-1 焙焼炉 焙焼炉 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
混合室 

焙焼設備 焙焼炉 

{2056} p.31 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２混合室 焙焼設備 焙焼炉 ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
混合室 

焙焼炉 No.2-1 焙焼炉 コンベア部 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
混合室 

焙焼設備 焙焼炉 

{2057} p.31 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２混合室 検査設備 計量設備架
台 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
混合室 

計量設備架台 No.4 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
混合室 

検査設備 計量設備架
台 

{2058} p.32 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２ペレット室 搬送設備（ペレット） 
圧粉ペレット搬送装置 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

焼結炉搬送機 No.2-1 圧
粉ペレット搬送装置 

圧粉ペレット
搬送部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

搬送設備（ペレット） 
圧粉ペレット搬送装置 

{2059} p.32 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２ペレット室 搬送設備（ペレット） 
圧粉ペレット搬送装置 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

焼結炉搬送機 No.2-1 圧
粉ペレット搬送装置 

圧粉ペレット
抜取部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

搬送設備（ペレット） 
圧粉ペレット搬送装置 

{2060} p.32 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２ペレット室 搬送設備（ペレット） 
圧粉ペレット搬送装置 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

焼結炉搬送機 No.2-1 圧
粉ペレット搬送装置 

圧粉ペレット
移載部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

搬送設備（ペレット） 
圧粉ペレット搬送装置 

{2061} p.32 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２ペレット室 搬送設備（ペレット） 
ボート搬送装置 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

焼結炉搬送機 No.2-1 ボ
ート搬送装置 

ボート搬送装
置部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

搬送設備（ペレット） 
ボート搬送装置 
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(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{2062} p.32 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２ペレット室 搬送設備（ペレット） 
ボート搬送装置 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

焼結炉搬送機 No.2-1 ボ
ート搬送装置 

段積装置部 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

搬送設備（ペレット） 
ボート搬送装置 

{2063} p.32 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２ペレット室 焼結設備 有軌道搬送
装置 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

有軌道搬送装置 ― ― ― ― ― ○ ― 設備保護カバーを含む。 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

焼結設備 有軌道搬送
装置 

{2064} p.32 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２ペレット室 焼結設備 連続焼結炉 
 自動窒素ガス切替機
構 
 空気混入防止機構 
 失火検知機構 
 過加熱防止機構 
 冷却水圧力低下検知
機構 
 圧力逃がし機構 
 可燃性ガス配管 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

連続焼結炉 No.2-1 ― ― ― ― ― ○ ― 自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含
む）、空気混入防止機構、失火検知機構、
過加熱防止機構、冷却水圧力低下検知機
構、圧力逃がし機構、可燃性ガス配管を含
む。 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

焼結設備 連続焼結炉 

{2065} p.32 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２ペレット室 焼結設備 焼結ボート
置台 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

焼結ボート置台 焼結ボート置
台部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

焼結設備 焼結ボート
置台 

{2066} p.32 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２ペレット室 焼結設備 焼結ボート
置台 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

焼結ボート置台 焼結ボート解
体部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

焼結設備 焼結ボート
置台 

{2067} p.32 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２ペレット室 搬送設備（ペレット） 
ペレット移載機 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

ペレット搬送設備 No.2-
1 

ペレット移載
部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

搬送設備（ペレット） 
ペレット移載機 

{2068} p.32 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２ペレット室 搬送設備（ペレット） 
ＳＵＳトレイ保管台 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

ペレット搬送設備 No.2-
1 

ＳＵＳトレイ
搬送部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

搬送設備（ペレット） 
ＳＵＳトレイ保管台 

{2069} p.32 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２ペレット室 搬送設備（ペレット） 
ＳＵＳトレイ保管台 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

ペレット搬送設備 No.2-
1 

ＳＵＳトレイ
保管台部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

搬送設備（ペレット） 
ＳＵＳトレイ保管台 

{2070} p.32 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２ペレット室 研磨設備 ペレット供
給機 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

センタレス研削装置
No.2-1 ペレット供給機 

― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

研磨設備 ペレット供
給機 

{2071} p.32 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２ペレット室 研磨設備 センタレス
研削設備 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

センタレス研削装置
No.2-1 センタレス研削
盤 

― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

研磨設備 センタレス
研削設備 

{2072} p.32 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２ペレット室 研磨設備 ペレット乾
燥機 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

センタレス研削装置
No.2-1 ペレット乾燥機 

― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

研磨設備 ペレット乾
燥機 

{2073} p.33 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２ペレット室 搬送設備（ペレット） 
ペレット検査台 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

ペレット搬送設備 No.2-
2 ペレット移載装置 

ペレット検査
台部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

搬送設備（ペレット） 
ペレット検査台 
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(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{2074} p.33 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２ペレット室 搬送設備（ペレット） 
ペレット移載装置 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

ペレット搬送設備 No.2-
2 ペレット移載装置 

ペレット移載
部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

搬送設備（ペレット） 
ペレット移載装置 

{2075} p.33 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２ペレット室 搬送設備（ペレット） 
ペレット移載装置 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

ペレット搬送設備 No.2-
2 ペレット移載装置 

ペレット抜取
部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

搬送設備（ペレット） 
ペレット移載装置 

{2076} p.33 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２ペレット室 搬送設備（ペレット） 
ペレット搬送装置 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

ペレット搬送設備 No.2-
2 ペレット搬送装置 

波板搬送コン
ベア No.1 部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

搬送設備（ペレット） 
ペレット搬送装置 

{2077} p.33 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２ペレット室 搬送設備（ペレット） 
ペレット搬送装置 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

ペレット搬送設備 No.2-
2 ペレット搬送装置 

波板搬送コン
ベア No.2 部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

搬送設備（ペレット） 
ペレット搬送装置 

{2078} p.33 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２ペレット室 搬送設備（ペレット） 
ペレット搬送装置 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

ペレット搬送設備 No.2-
2 ペレット搬送装置 

目視検査部 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

搬送設備（ペレット） 
ペレット搬送装置 

{2079} p.33 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２ペレット室 搬送設備（ペレット） 
波板移載装置 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

ペレット搬送設備 No.2-
2 波板移載装置 

入庫前コンベ
ア部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

搬送設備（ペレット） 
波板移載装置 

{2080} p.33 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２ペレット室 搬送設備（ペレット） 
波板移載装置 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

ペレット搬送設備 No.2-
2 波板移載装置 

波板移載部 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

搬送設備（ペレット） 
波板移載装置 

{2081} p.33 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２ペレット室 研磨設備 研磨屑回収
装置 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

センタレス研削装置
No.2-1 研磨屑回収装置 

研磨屑回収装
置 

― ― ― ― ○ ― 循環水タンクを含む。 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

研磨設備 研磨屑回収
装置 

{2082} p.33 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２ペレット室 研磨設備 研削液タン
ク 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

センタレス研削装置
No.2-1 研磨屑回収装置 

研削液タンク ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

研磨設備 研削液タン
ク 

{2083} p.33 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２ペレット室 研磨設備 配管 ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

センタレス研削装置
No.2-1 研磨屑回収装置 

配管 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.51 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

研磨設備 配管 

{2084} p.33 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－２ペレット室 検査設備 計量設備架
台 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

計量設備架台 No.7 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

検査設備 計量設備架
台 
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(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{2085} p.33 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット検査
室 

検査設備 ペレット検
査台 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット検査室 

ペレット検査台 No.1 ― ― ― ― ― ○ ― 外観検査装置、ペレット検査台 No.1 計量
部を含む。 
加工事業変更許可申請書で第２加工棟第
２－１ペレット検査室に設けるとしてい
る本施設は、詳細設計の結果、加工事業変
更許可申請書で第２加工棟に設けるとし
ている検査設備<p.91>と同一物とする。同
一物に対しては、1 つの管理番号{2085}で
取り扱うこととする。 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット検査室 

検査設備 ペレット検
査台 

{2086} p.33 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット室 
第２－２ペレット室 
第２－１混合室 第２
－２混合室 

搬送設備（粉末） 運搬
台車 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 第２－２
ペレット室 第２－１
混合室 第２－２混合
室 

運搬台車 No.2 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 第２－２
ペレット室 第２－１
混合室 第２－２混合
室 

搬送設備（粉末） 運搬
台車 

{2087} p.33 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット室 
第２－２ペレット室 
第２－１混合室 第２
－２混合室 

搬送設備（粉末） 運搬
台車 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 第２－２
ペレット室 第２－１
混合室 第２－２混合
室 

焙焼炉 No.2-1 運搬台車 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 第２－２
ペレット室 第２－１
混合室 第２－２混合
室 

搬送設備（粉末） 運搬
台車 

{2088} p.33 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット検査
室 第２－１ペレット
室 第２－２ペレット
室  第２－１混合室 
第２－２混合室 

搬送設備（ペレット） 
運搬台車 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット検査室 第２
－１ペレット室 第２
－２ペレット室 第２
－１混合室 第２－２
混合室 

運搬台車 No.1 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット検査室 第２
－１ペレット室 第２
－２ペレット室 第２
－１混合室 第２－２
混合室 

搬送設備（ペレット） 
運搬台車 

{2089} p.33 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット検査
室 第２－１ペレット
室 第２－２ペレット
室  第２－１混合室 
第２－２混合室 

搬送設備（ペレット） 
運搬台車 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット検査室 第２
－１ペレット室 第２
－２ペレット室 第２
－１混合室 第２－２
混合室 

スクラップ保管ラック
Ｆ型運搬台車 

― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット検査室 第２
－１ペレット室 第２
－２ペレット室 第２
－１混合室 第２－２
混合室 

搬送設備（ペレット） 
運搬台車 

{2090} p.33 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（成形施設） 

第２－１ペレット検査
室 第２－１ペレット
室 第２－２ペレット
室  第２－１混合室 
第２－２混合室 

搬送設備（ペレット） 
運搬台車 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット検査室 第２
－１ペレット室 第２
－２ペレット室 第２
－１混合室 第２－２
混合室 

ペレット運搬台車 No.3 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット検査室 第２
－１ペレット室 第２
－２ペレット室 第２
－１混合室 第２－２
混合室 

搬送設備（ペレット） 
運搬台車 
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(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{8013} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２分析
室 

分析設備 グローブボッ
クス No.2 

― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟第
２分析室に設けるとしている本施設は、詳
細設計の結果、加工事業変更許可申請書で
第２加工棟第２分析室に設けるとしてい
る分析設備 粉末取扱フード設備<p.44、
p.91>と同一物とする。同一物に対しては、
1 つの管理番号{8013}で取り扱うこととす
る。 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２分析
室 

分析設備 粉末取扱分
析設備 

{8014} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２分析
室 

分析設備 試料取扱ボッ
クス 

― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟第
２分析室に設けるとしている本施設は、詳
細設計の結果、加工事業変更許可申請書で
第２加工棟第２分析室に設けるとしてい
る分析設備 粉末取扱フード設備<p.44、
p.91>と同一物とする。同一物に対しては、
1 つの管理番号{8014}で取り扱うこととす
る。 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２分析
室 

分析設備 粉末取扱分
析設備 

{8015} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２分析
室 

分析設備 小型天秤用フ
ード 

― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟第
２分析室に設けるとしている本施設は、詳
細設計の結果、加工事業変更許可申請書で
第２加工棟第２分析室に設けるとしてい
る分析設備 粉末取扱フード設備<p.44、
p.91>と同一物とする。同一物に対しては、
1 つの管理番号{8015}で取り扱うこととす
る。 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２分析
室 

分析設備 粉末取扱分
析設備 

{8016} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２分析
室 

分析設備 実験用ドラフ
ト（１） 

― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟第
２分析室に設けるとしている本施設は、詳
細設計の結果、加工事業変更許可申請書で
第２加工棟第２分析室に設けるとしてい
る分析設備 ドラフトチャンバ<p.44、
p.91>と同一物とする。同一物に対しては、
1 つの管理番号{8016}で取り扱うこととす
る。 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２分析
室 

分析設備 粉末取扱分
析設備 

{8017} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２分析
室 

分析設備 実験用ドラフ
ト（２） 

― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟第
２分析室に設けるとしている本施設は、詳
細設計の結果、加工事業変更許可申請書で
第２加工棟第２分析室に設けるとしてい
る分析設備 ドラフトチャンバ<p.44、
p.91>と同一物とする。同一物に対しては、
1 つの管理番号{8017}で取り扱うこととす
る。 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２分析
室 

分析設備 粉末取扱分
析設備 

{8018} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２分析
室 

分析設備 実験用ドラフ
ト（３） 

― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟第
２分析室に設けるとしている本施設は、詳
細設計の結果、加工事業変更許可申請書で
第２加工棟第２分析室に設けるとしてい
る分析設備 ドラフトチャンバ<p.44、
p.91>と同一物とする。同一物に対しては、
1 つの管理番号{8018}で取り扱うこととす
る。 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２分析
室 

分析設備 粉末取扱分
析設備 

{8019} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 スクラップ処
理装置 

― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟第
２開発室に設けるとしている本施設は、詳
細設計の結果、加工事業変更許可申請書で
第２加工棟第２開発室に設けるとしてい
る燃料開発設備 粉末取扱フード設備
<p.44、p.91>と同一物とする。同一物に対
しては、1 つの管理番号{8019}で取り扱う
こととする。 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 粉末取
扱試験設備 

{8020} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 試料調整用フ
ード 

― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟第
２開発室に設けるとしている本施設は、詳
細設計の結果、加工事業変更許可申請書で
第２加工棟第２開発室に設けるとしてい
る燃料開発設備 粉末取扱フード設備
<p.44、p.91>と同一物とする。同一物に対
しては、1 つの管理番号{8020}で取り扱う
こととする。  p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成

形施設 
第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 粉末取
扱試験設備 
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1
1 

(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{8021} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 試料調整用フ
ード No.1 

― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟第
２開発室に設けるとしている本施設は、詳
細設計の結果、加工事業変更許可申請書で
第２加工棟第２開発室に設けるとしてい
る燃料開発設備 粉末取扱フード設備
<p.44、p.91>と同一物とする。同一物に対
しては、1 つの管理番号{8021}で取り扱う
こととする。 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 粉末取
扱試験設備 

{8022} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 試料調整用フ
ード No.2 

― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟第
２開発室に設けるとしている本施設は、詳
細設計の結果、加工事業変更許可申請書で
第２加工棟第２開発室に設けるとしてい
る燃料開発設備 粉末取扱フード設備
<p.44、p.91>と同一物とする。同一物に対
しては、1 つの管理番号{8022}で取り扱う
こととする。 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 粉末取
扱試験設備 

{8023} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 粉末取扱フー
ド 

― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟第
２開発室に設けるとしている本施設は、詳
細設計の結果、加工事業変更許可申請書で
第２加工棟第２開発室に設けるとしてい
る燃料開発設備 粉末取扱フード設備
<p.44、p.91>と同一物とする。同一物に対
しては、1 つの管理番号{8023}で取り扱う
こととする。 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 粉末取
扱試験設備 

{8024} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 プレス ― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟第
２開発室に設けるとしている本施設は、詳
細設計の結果、加工事業変更許可申請書で
第２加工棟第２開発室に設けるとしてい
る燃料開発設備 プレス<p.44、p.91>と同
一物とする。同一物に対しては、1 つの管
理番号{8024}で取り扱うこととする。 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 粉末取
扱試験設備 

{8025} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 加熱炉 ― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟第
２開発室に設けるとしている本施設は、詳
細設計の結果、加工事業変更許可申請書で
第２加工棟第２開発室に設けるとしてい
る燃料開発設備 加熱炉<p.44、p.91>と同
一物とする。同一物に対しては、1 つの管
理番号{8025}で取り扱うこととする。 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 試験開
発炉 

{8026} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 小型雰囲気可
変炉 

― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟第
２開発室に設けるとしている本施設は、詳
細設計の結果、加工事業変更許可申請書で
第２加工棟第２開発室に設けるとしてい
る燃料開発設備 小型雰囲気可変炉
<p.45、p.91>と同一物とする。同一物に対
しては、1 つの管理番号{8026}で取り扱う
こととする。 

 p.52 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ハ）成
形施設 

第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 試験開
発炉 

{3001} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒加工室 ペレット編成挿入設備 
ペレット編成挿入機 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

ペレット編成挿入機
No.1 

ペレット保管
箱置台部 

― ― ― ○ ― ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

ペレット編成挿入設備 
ペレット編成挿入機 

{3002} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒加工室 ペレット編成挿入設備 
ペレット編成挿入機 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

ペレット編成挿入機
No.1 

ペレット保管
箱搬送部 

― ― ― ○ ― ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

ペレット編成挿入設備 
ペレット編成挿入機 

{3003} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒加工室 ペレット編成挿入設備 
ペレット編成挿入機 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

ペレット編成挿入機
No.1 

波板移載部 ― ― ― ○ ― ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

ペレット編成挿入設備 
ペレット編成挿入機 

{3004} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒加工室 ペレット編成挿入設備 
ペレット編成挿入機 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

ペレット編成挿入機
No.1 

ペレット編成
挿入部 

― ― ― ○ ― ― 波板回収装置を含む。 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

ペレット編成挿入設備 
ペレット編成挿入機 
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(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{3006} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒加工室 ペレット編成挿入装置 
燃料棒解体装置 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

燃料棒解体装置 No.1 ― ― ― ― ○ ― ― フードを含む。 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

ペレット編成挿入設備 
燃料棒解体装置 

{3007} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒加工室 脱ガス設備 燃料棒ト
レイ置台 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

燃料棒トレイ置台 ― ― ― ― ○ ― ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

脱ガス設備 燃料棒ト
レイ置台 

{3008} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒加工室 脱ガス設備 脱ガス装
置 
 燃料棒トレイ 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

脱ガス設備 No.1 真空加熱炉部 ― ― ― ○ ― ― 燃料棒トレイは、本施設のその他の構成機
器として含む。 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

脱ガス設備 脱ガス装
置 

{3009} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒加工室 脱ガス設備 脱ガス装
置 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

脱ガス設備 No.1 運搬台車 ― ― ― ○ ― ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

脱ガス設備 脱ガス装
置 

{3010} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒加工室 第二端栓溶接設備 第
二端栓溶接装置 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

第二端栓溶接設備 No.1 燃 料 棒 搬 送
No.1-1 部 

― ― ― ○ ― ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

第二端栓溶接設備 第
二端栓溶接装置 

{3011} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒加工室 第二端栓溶接設備 第
二端栓溶接装置 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

第二端栓溶接設備 No.1 第二端栓溶接
No.1-1 部 

― ― ― ○ ― ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

第二端栓溶接設備 第
二端栓溶接装置 

{3012} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒加工室 第二端栓溶接設備 第
二端栓溶接装置 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

第二端栓溶接設備 No.1 第二端栓溶接
No.1-2 部 

― ― ― ○ ― ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

第二端栓溶接設備 第
二端栓溶接装置 

{3013} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒加工室 第二端栓溶接設備 第
二端栓溶接装置 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

第二端栓溶接設備 No.1 燃 料 棒 搬 送
No.1-2 部 

― ― ― ○ ― ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

第二端栓溶接設備 第
二端栓溶接装置 

{3014} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒加工室 搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.1 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.1 燃 料 棒 移 載
（１）部 

― ― ― ○ ― ― 架台を含む。 
本施設を固定する架台には、{3017}燃料棒
搬送設備 No.1 燃料棒トレイ移載部を併
せて固定する。同一の架台を共有すること
から、架台の耐震補強に係る評価等は、本
施設に含めて行うこととする。 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.1 

{3015} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒加工室 搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.1 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.1 被覆管コンベ
ア部 

― ― ― ○ ― ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.1 

{3016} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒加工室 搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.1 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.1 除染コンベア
部 

― ― ― ○ ― ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.1 

{3017} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒加工室 搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.1 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.1 燃料棒トレイ
移載部 

― ― ― ○ ― ― 架台を含む。 
本施設を固定する架台には、{3014}燃料棒
搬送設備 No.1 燃料棒移載（１）部を併せ
て固定する。同一の架台を共有することか
ら、架台の耐震補強に係る評価等は、
{3014}燃料棒搬送設備 No.1 燃料棒移載
（１）部に含めて行うこととする。 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.1 

{3018} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒加工室 搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.2 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.2 燃
料棒移送装置（Ａ） 

― ― ― ― ○ ― ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.2 
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3 

(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{3019} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒加工室 搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.3 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.3 燃
料棒移載装置（２） 

― ― ― ― ○ ― ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.3 

{3020} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒加工室 検査設備 ペレット検
査台 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

ペレット検査台 No.2 ― ― ― ― ○ ― ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 

検査設備 ペレット検
査台 

{3021} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒加工室 
第２－２燃料棒加工室 

搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.8 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 第２－
２燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.8 被覆管コンベ
ア No.8-1 部 

― ― ― ○ ― ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 第２－
２燃料棒加工室 

搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.8 

{3022} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒加工室 
第２－２燃料棒加工室 

搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.8 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 第２－
２燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.8 燃 料 棒 移 載
No.8-1 部 

― ― ― ○ ― ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 第２－
２燃料棒加工室 

搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.8 

{3023} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒加工室 
第２－２燃料棒加工室 

搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.8 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 第２－
２燃料棒加工室 

燃料棒搬送設備 No.8 燃 料 棒 移 載
No.8-2 部 

― ― ― ○ ― ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 第２－
２燃料棒加工室 

搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.8 

{3024} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－２燃料棒加工室 ペレット編成挿入設備 
ペレット一時保管台 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－２
燃料棒加工室 

ペレット一時保管台 ― ― ― ― ○ ― ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－２
燃料棒加工室 

ペレット編成挿入設備 
ペレット一時保管台 

{3025} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－２燃料棒加工室 ペレット編成挿入設備 
ペレット検査装置 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－２
燃料棒加工室 

ペレット検査装置 No.5 ― ― ― ― ○ ― ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－２
燃料棒加工室 

ペレット編成挿入設備 
ペレット検査装置 

{3026} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－２燃料棒加工室 ペレット編成挿入設備 
ペレット編成挿入機 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－２
燃料棒加工室 

ペレット編成挿入機
No.2-1 

ペレット保管
箱搬送部 

― ― ― ○ ― ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－２
燃料棒加工室 

ペレット編成挿入設備 
ペレット編成挿入機 

{3027} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－２燃料棒加工室 ペレット編成挿入設備 
ペレット編成挿入機 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－２
燃料棒加工室 

ペレット編成挿入機
No.2-1 

ペレット編成
挿入部 

― ― ― ○ ― ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－２
燃料棒加工室 

ペレット編成挿入設備 
ペレット編成挿入機 

{3028} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－２燃料棒加工室 ペレット編成挿入設備 
燃料棒解体装置 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－２
燃料棒加工室 

燃料棒解体装置 No.2 ― ― ― ― ○ ― ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－２
燃料棒加工室 

ペレット編成挿入設備 
燃料棒解体装置 

{3029} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－２燃料棒加工室 検査設備 計量設備架
台 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－２
燃料棒加工室 

計量設備架台 No.9 ― ― ― ― ○ ― ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－２
燃料棒加工室 

検査設備 計量設備架
台 

{3030} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－２燃料棒加工室 検査設備 計量設備架
台 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－２
燃料棒加工室 

計量設備架台 No.10 ― ― ― ― ○ ― ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－２
燃料棒加工室 

検査設備 計量設備架
台 

{3031} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒加工室 
第２－１燃料棒検査室 

搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.9 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 第２－
１燃料棒検査室 

燃料棒搬送設備 No.9 ― ― ― ― ○ ― ― 燃料棒表面汚染検査装置を含む。 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒加工室 第２－
１燃料棒検査室 

搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.9 
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(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{3032} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒検査室 検査設備 Ｘ線透過試
験機 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒検査室 

Ｘ線透過試験機 No.1 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒検査室 

検査設備 Ｘ線透過試
験機 

{3033} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒検査室 検査設備 ヘリウムリ
ーク試験機 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒検査室 

ヘリウムリーク試験機
No.1 

トレイ挿入部 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒検査室 

検査設備 ヘリウムリ
ーク試験機 

{3034} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒検査室 検査設備 ヘリウムリ
ーク試験機 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒検査室 

ヘリウムリーク試験機
No.1 

ヘリウムリー
ク試験部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒検査室 

検査設備 ヘリウムリ
ーク試験機 

{3035} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒検査室 検査設備 燃料棒検査
台 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒検査室 

燃料棒検査台 No.1 燃 料 棒 移 送
（Ｂ）部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒検査室 

検査設備 燃料棒検査
台 

{3036} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒検査室 検査設備 燃料棒検査
台 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒検査室 

燃料棒検査台 No.1 石定盤部 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒検査室 

検査設備 燃料棒検査
台 

{3037} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒検査室 検査設備 燃料棒検査
台 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒検査室 

燃料棒検査台 No.1 燃 料 棒 移 送
（Ｃ）部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒検査室 

検査設備 燃料棒検査
台 

{3038} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒検査室 搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.4 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒検査室 

燃料棒搬送設備 No.4 ストックコン
ベア（１）部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒検査室 

搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.4 

{3039} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒検査室 搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.4 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒検査室 

燃料棒搬送設備 No.4 燃 料 棒 移 載
（３）部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒検査室 

搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.4 

{3040} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒検査室 搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.5 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒検査室 

燃料棒搬送設備 No.5 燃 料 棒 移 載
（４）部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒検査室 

搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.5 

{3041} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒検査室 搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.5 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒検査室 

燃料棒搬送設備 No.5 燃 料 棒 置 台
（１）部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒検査室 

搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.5 

{3042} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒検査室 搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.5 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒検査室 

燃料棒搬送設備 No.5 燃 料 棒 置 台
（２）部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒検査室 

搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.5 

{3043} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒検査室 搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.5 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒検査室 

燃料棒搬送設備 No.5 燃料棒コンベ
ア部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒検査室 

搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.5 

{3044} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒検査室 搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.5 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒検査室 

燃料棒搬送設備 No.5 燃料棒洗浄部 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒検査室 

搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.5 



 

 

7
1
5 

(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{3045} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒検査室 搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.6 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒検査室 

燃料棒搬送設備 No.6 燃 料 棒 移 載
（５）部 

― ― ― ― ○ ― 架台を含む。 
本施設を固定する架台には、{3047}燃料棒
搬送設備 No.6 燃料棒移載（６）部を併せ
て固定する。同一の架台を共有することか
ら、架台の耐震補強に係る評価等は、本施
設に含めて行うこととする。 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒検査室 

搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.6 

{3046} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒検査室 搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.6 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒検査室 

燃料棒搬送設備 No.6 ストックコン
ベア（２）部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒検査室 

搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.6 

{3047} p.34 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（被覆施設） 

第２－１燃料棒検査室 搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.6 

ニ．被覆施
設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒検査室 

燃料棒搬送設備 No.6 燃 料 棒 移 載
（６）部 

― ― ― ― ○ ― 架台を含む。 
本施設を固定する架台には、{3045}燃料棒
搬送設備 No.6 燃料棒移載（５）部を併せ
て固定する。同一の架台を共有することか
ら、架台の耐震補強に係る評価等は、
{3045}燃料棒搬送設備 No.6 燃料棒移載
（５）部に含めて行うこととする。 

 p.59 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ニ）被
覆施設 

第２加工棟 第２－１
燃料棒検査室 

搬送設備（燃料棒） 燃
料棒搬送設備 No.6 

{4001} p.35 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（組立施設） 

第２－１組立室 組立設備 燃料棒挿入
装置 

ホ．組立施
設 

第２加工棟 第２－１
組立室 

組立機 No.1 燃料棒挿入
装置（１） 

― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.62 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ホ）組
立施設 

第２加工棟 第２－１
組立室 

組立設備 燃料棒挿入
装置 

{4002} p.35 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（組立施設） 

第２－１組立室 組立設備 燃料棒挿入
装置 

ホ．組立施
設 

第２加工棟 第２－１
組立室 

組立機 No.2 燃料棒挿入
装置（１） 

― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.62 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ホ）組
立施設 

第２加工棟 第２－１
組立室 

組立設備 燃料棒挿入
装置 

{4003} p.35 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（組立施設） 

第２－１組立室 組立設備 組立機 ホ．組立施
設 

第２加工棟 第２－１
組立室 

組立機 No.1 組立定盤部 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.62 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ホ）組
立施設 

第２加工棟 第２－１
組立室 

組立設備 組立機 

{4004} p.35 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（組立施設） 

第２－１組立室 組立設備 組立機 ホ．組立施
設 

第２加工棟 第２－１
組立室 

組立機 No.1 スウェージン
グ部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.62 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ホ）組
立施設 

第２加工棟 第２－１
組立室 

組立設備 組立機 

{4005} p.35 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（組立施設） 

第２－１組立室 組立設備 組立機 ホ．組立施
設 

第２加工棟 第２－１
組立室 

組立機 No.2 組立定盤部 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.62 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ホ）組
立施設 

第２加工棟 第２－１
組立室 

組立設備 組立機 

{4006} p.35 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（組立施設） 

第２－１組立室 組立設備 組立機 ホ．組立施
設 

第２加工棟 第２－１
組立室 

組立機 No.2 スウェージン
グ部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.62 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ホ）組
立施設 

第２加工棟 第２－１
組立室 

組立設備 組立機 

{4007} p.35 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（組立施設） 

第２－１組立室 組立設備 燃料集合体
取扱機 

ホ．組立施
設 

第２加工棟 第２－１
組立室 

燃料集合体取扱機 No.1 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.62 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ホ）組
立施設 

第２加工棟 第２－１
組立室 

組立設備 燃料集合体
取扱機 

{4008} p.35 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（組立施設） 

第２－１組立室 集合体検査設備 竪型
定盤 

ホ．組立施
設 

第２加工棟 第２－１
組立室 

竪型定盤 No.1 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.62 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ホ）組
立施設 

第２加工棟 第２－１
組立室 

集合体検査設備 竪型
定盤 

{4009} p.35 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（組立施設） 

第２－１組立室 集合体検査設備 燃料
集合体外観検査装置 

ホ．組立施
設 

第２加工棟 第２－１
組立室 

燃料集合体外観検査装
置 No.1 

― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.62 ハ．加工設備本体の構造及び設備（ホ）組
立施設 

第２加工棟 第２－１
組立室 

集合体検査設備 燃料
集合体外観検査装置 
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(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{6003} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 排風機 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２排風
機室 

気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅲ（部屋排気系統） 

排風機（303-
F） 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅲ（部屋排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 排風機 

{6004} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 排風機 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２排風
機室 

気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅳ（部屋排気系統） 

排風機（304-
F） 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅳ（部屋排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 排風機 

{6005} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 排風機  ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２排風
機室 

気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅴ（局所排気系統） 

排風機（305-
F） 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅴ（局所排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 排風機 

{6006} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 排風機 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２排風
機室 

気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅵ（局所排気系統） 

排風機（306-
F） 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅵ（局所排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 排風機 

{6007} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 排風機 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２排風
機室 

気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅶ（部屋排気系統） 

排風機（307-
F） 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅶ（部屋排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 排風機 

{6008} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 排風機 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２排風
機室 

気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅷ（局所排気系統） 

排風機（308-
F） 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅷ（局所排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 排風機 

{6009} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 高性能エアフィルタ（排
風機室側） 

ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２フィ
ルタ室 

気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅰ（部屋排気系統） 

フィルタユニ
ット（FU-401） 

― ― ― ― ○ ― 高性能エアフィルタをフィルタユニット
に取り付ける。 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅰ（部屋排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 高性能エアフ
ィルタ 

{6010} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 高性能エアフィルタ（排
風機室側） 

ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２フィ
ルタ室 

気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅱ（部屋排気系統） 

フィルタユニ
ット（FU-402） 

― ― ― ― ○ ― 高性能エアフィルタをフィルタユニット
に取り付ける。 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅱ（部屋排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 高性能エアフ
ィルタ 

{6011} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 高性能エアフィルタ（排
風機室側） 

ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２フィ
ルタ室 

気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅲ（部屋排気系統） 

フィルタユニ
ット（FU-403） 

― ― ― ― ○ ― 高性能エアフィルタをフィルタユニット
に取り付ける。 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅲ（部屋排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 高性能エアフ
ィルタ 

{6012} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 高性能エアフィルタ（排
風機室側） 

ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２フィ
ルタ室 

気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅳ（部屋排気系統） 

フィルタユニ
ット（FU-404） 

― ― ― ― ○ ― 高性能エアフィルタをフィルタユニット
に取り付ける。 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅳ（部屋排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 高性能エアフ
ィルタ 

{6013} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 高性能エアフィルタ（排
風機室側） 

ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２フィ
ルタ室 

気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅴ（局所排気系統） 

フィルタユニ
ット（FU-405） 

― ― ― ― ○ ― 高性能エアフィルタをフィルタユニット
に取り付ける。 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅴ（局所排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 高性能エアフ
ィルタ 

{6014} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 高性能エアフィルタ（排
風機室側） 

ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２フィ
ルタ室 

気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅵ（局所排気系統） 

フィルタユニ
ット（FU-406） 

― ― ― ― ○ ― 高性能エアフィルタをフィルタユニット
に取り付ける。 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅵ（局所排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 高性能エアフ
ィルタ 
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(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{6015} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 高性能エアフィルタ（排
風機室側） 

ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２フィ
ルタ室 

気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅶ（部屋排気系統） 

フィルタユニ
ット（FU-407） 

― ― ― ― ○ ― 高性能エアフィルタをフィルタユニット
に取り付ける。 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅶ（部屋排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 高性能エアフ
ィルタ 

{6016} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 高性能エアフィルタ（排
風機室側） 

ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２フィ
ルタ室 

気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅷ（局所排気系統） 

フィルタユニ
ット（FU-408） 

― ― ― ― ○ ― 高性能エアフィルタをフィルタユニット
に取り付ける。 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅷ（局所排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 高性能エアフ
ィルタ 

{6017} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 高性能エアフィルタ（設
備側） 

ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 系統Ⅴ 気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅴ（局所排気系統） 

フィルタユニ
ット（設備排
気用） 

― ― ― ― ○ ― 高性能エアフィルタをフィルタユニット
に取り付ける。 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅴ（局所排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 高性能エアフ
ィルタ 

{6018} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 高性能エアフィルタ（設
備側） 

ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 系統Ⅵ 気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅵ（局所排気系統） 

フィルタユニ
ット（設備排
気用） 

― ― ― ― ○ ― 高性能エアフィルタをフィルタユニット
に取り付ける。 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅵ（局所排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 高性能エアフ
ィルタ 

{6019} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 高性能エアフィルタ（設
備側） 

ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 系統Ⅷ 気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅷ（局所排気系統） 

フィルタユニ
ット（設備排
気用） 

― ― ― ― ○ ― 高性能エアフィルタをフィルタユニット
に取り付ける。 
本施設の一部である{6019-2}気体廃棄設
備 No.1 系統Ⅷ（局所排気系統） フィル
タユニット（設備排気用）は、第 2次申請
で部分撤去する。第 2次申請で部分撤去し
ない部分（本施設）は、第 5次申請で設備
本体の適合性確認を行うとともに、気体廃
棄設備 No.1 全体の適合性確認を行う。 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅷ（局所排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 高性能エアフ
ィルタ 

{6020} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 排気ダクト（高性能エア
フィルタ（フィルタボッ
クス）～排風機） 

ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 系統Ⅰ 気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅰ（部屋排気系統） 

ダクト ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 排気ダクト（損傷によっ
て、安全機能を維持すべ
き第１類設備・機器及び
避難経路に影響する区
間） 

 p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 排気ダクト（上記以外） 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅰ（部屋排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 排気ダクト 

{6021} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 排気ダクト（高性能エア
フィルタ（フィルタボッ
クス）～排風機） 

ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 系統Ⅱ 気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅱ（部屋排気系統） 

ダクト ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 排気ダクト（損傷によっ
て、安全機能を維持すべ
き第１類設備・機器及び
避難経路に影響する区
間） 

 p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 排気ダクト（上記以外） 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅱ（部屋排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 排気ダクト 
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(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{6022} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 排気ダクト（高性能エア
フィルタ（フィルタボッ
クス）～排風機） 

ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 系統Ⅲ 気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅲ（部屋排気系統） 

ダクト ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 排気ダクト（損傷によっ
て、安全機能を維持すべ
き第１類設備・機器及び
避難経路に影響する区
間） 

 p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 排気ダクト（上記以外） 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅲ（部屋排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 排気ダクト 

{6023} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 排気ダクト（高性能エア
フィルタ（フィルタボッ
クス）～排風機） 

ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 系統Ⅳ 気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅳ（部屋排気系統） 

ダクト ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 排気ダクト（損傷によっ
て、安全機能を維持すべ
き第１類設備・機器及び
避難経路に影響する区
間） 

 p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 排気ダクト（上記以外） 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅳ（部屋排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 排気ダクト 

{6024} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 排気ダクト（高性能エア
フィルタ（フィルタボッ
クス）～排風機） 

ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 系統Ⅴ 気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅴ（局所排気系統） 

ダクト ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 排気ダクト（損傷によっ
て、安全機能を維持すべ
き第１類設備・機器及び
避難経路に影響する区
間） 

 p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 排気ダクト（上記以外） 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅴ（局所排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 排気ダクト 

{6025} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 排気ダクト（高性能エア
フィルタ（フィルタボッ
クス）～排風機） 

ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 系統Ⅵ 気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅵ（局所排気系統） 

ダクト ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 排気ダクト（損傷によっ
て、安全機能を維持すべ
き第１類設備・機器及び
避難経路に影響する区
間） 

 p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 排気ダクト（上記以外） 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅵ（局所排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 排気ダクト 

{6026} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 排気ダクト（高性能エア
フィルタ（フィルタボッ
クス）～排風機） 

ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 系統Ⅶ 気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅶ（部屋排気系統） 

ダクト ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 排気ダクト（損傷によっ
て、安全機能を維持すべ
き第１類設備・機器及び
避難経路に影響する区
間） 

 p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 排気ダクト（上記以外） 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅶ（部屋排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 排気ダクト 
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(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{6027} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 排気ダクト（高性能エア
フィルタ（フィルタボッ
クス）～排風機） 

ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 系統Ⅷ 気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅷ（局所排気系統） 

ダクト ― ― ― ― ○ ― 本施設の一部である{6027-2}気体廃棄設
備 No.1 系統Ⅷ（局所排気系統） ダクト
は、第 2次申請で部分撤去する。第 2次申
請で部分撤去しない部分（本施設）は、第
5 次申請で設備本体の適合性確認を行うと
ともに、気体廃棄設備 No.1 全体の適合性
確認を行う。 

 p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 排気ダクト（損傷によっ
て、安全機能を維持すべ
き第１類設備・機器及び
避難経路に影響する区
間） 

 p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 排気ダクト（上記以外） 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅷ（局所排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 排気ダクト 

{6028} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 閉じ込め弁 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 系統Ⅰ 気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅰ（部屋排気系統） 

閉じ込め弁 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅰ（部屋排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 閉じ込め弁 

{6029} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 閉じ込め弁 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 系統Ⅱ 気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅱ（部屋排気系統） 

閉じ込め弁 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅱ（部屋排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 閉じ込め弁 

{6030} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 閉じ込め弁 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 系統Ⅲ 気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅲ（部屋排気系統） 

閉じ込め弁 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅲ（部屋排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 閉じ込め弁 

{6031} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 閉じ込め弁 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 系統Ⅳ 気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅳ（部屋排気系統） 

閉じ込め弁 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅳ（部屋排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 閉じ込め弁 

{6032} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 閉じ込め弁 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 系統Ⅴ 気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅴ（局所排気系統） 

閉じ込め弁 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅴ（局所排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 閉じ込め弁 

{6033} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 閉じ込め弁 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 系統Ⅵ 気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅵ（局所排気系統） 

閉じ込め弁 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅵ（局所排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 閉じ込め弁 

{6034} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 閉じ込め弁 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 系統Ⅶ 気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅶ（部屋排気系統） 

閉じ込め弁 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅶ（部屋排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 閉じ込め弁 

{6035} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 閉じ込め弁 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 系統Ⅷ 気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅷ（局所排気系統） 

閉じ込め弁 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅷ（局所排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 閉じ込め弁 

{6036} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 閉じ込め弁 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 給気系統 気体廃棄設備 No.1 給気
系統 

閉じ込め弁 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 閉じ込め弁 

{6037} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 閉じ込めダンパー ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 系統Ⅰ 気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅰ（部屋排気系統） 

閉じ込めダン
パー 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅰ（部屋排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 閉じ込めダン
パー 
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(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{6038} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 閉じ込めダンパー ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 系統Ⅱ 気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅱ（部屋排気系統） 

閉じ込めダン
パー 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅱ（部屋排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 閉じ込めダン
パー 

{6039} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 閉じ込めダンパー ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 系統Ⅲ 気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅲ（部屋排気系統） 

閉じ込めダン
パー 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅲ（部屋排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 閉じ込めダン
パー 

{6040} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 閉じ込めダンパー ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 系統Ⅳ 気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅳ（部屋排気系統） 

閉じ込めダン
パー 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅳ（部屋排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 閉じ込めダン
パー 

{6041} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 閉じ込めダンパー ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 系統Ⅴ 気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅴ（局所排気系統） 

閉じ込めダン
パー 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅴ（局所排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 閉じ込めダン
パー 

{6042} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 閉じ込めダンパー ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 系統Ⅵ 気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅵ（局所排気系統） 

閉じ込めダン
パー 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅵ（局所排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 閉じ込めダン
パー 

{6043} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 閉じ込めダンパー ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 系統Ⅶ 気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅶ（部屋排気系統） 

閉じ込めダン
パー 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅶ（部屋排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 閉じ込めダン
パー 

{6044} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 閉じ込めダンパー ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 系統Ⅷ 気体廃棄設備 No.1 系統
Ⅷ（局所排気系統） 

閉じ込めダン
パー 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 
系統Ⅷ（局所排気） 

気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 閉じ込めダン
パー 

{6045} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 閉じ込めダンパー ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 給気系統 気体廃棄設備 No.1 給気
系統 

閉じ込めダン
パー 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 閉じ込めダン
パー 

{6046} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 給気ファン ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２排風
機室 

気体廃棄設備 No.1 給気
系統 

給気ユニット ― ― ― ― ○ ― 給気ファンを含む。 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 給気ファン 

{6047} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 給気ダクト ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 給気系統 気体廃棄設備 No.1 給気
系統 

ダクト ― ― ― ― ○ ― 第２－１作業支援室のダクトを含む。 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 給気ダクト 

{6048} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 負圧計 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 気体廃棄設備 No.1  差圧計 ― ― ― ― ○ ― 第２－１作業支援室の差圧計を含む。 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 気体廃棄設備 No.1（第２
加工棟） 負圧計 

{6049} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 排風機 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１－１排風機室 

気体廃棄設備 No.2 系統
１（部屋排気系統） 

No.1 排風機 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 
系統１（部屋排気） 

気体廃棄設備 No.2（第１
廃棄物貯蔵棟） 排風機 



 

 

7
3
1 

(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{6050} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 排風機 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１－１排風機室 

気体廃棄設備 No.2 系統
２（局所排気系統） 

No.2 排風機 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 
系統２（局所排気） 

気体廃棄設備 No.2（第１
廃棄物貯蔵棟） 排風機 

{6051} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 排風機 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１－２排風機室 

気体廃棄設備 No.2 系統
３（局所排気系統） 

No.3 排風機 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 
系統３（局所排気） 

気体廃棄設備 No.2（第１
廃棄物貯蔵棟） 排風機 

{6052} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 排風機 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１－２排風機室 

気体廃棄設備 No.2 系統
３（局所排気系統） 

No.4 排風機 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 
系統３（局所排気） 

気体廃棄設備 No.2（第１
廃棄物貯蔵棟） 排風機 

{6053} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 排風機 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１－２排風機室 

気体廃棄設備 No.2 系統
４（局所排気系統） 

No.5 排風機 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 
系統４（局所排気） 

気体廃棄設備 No.2（第１
廃棄物貯蔵棟） 排風機 

{6054} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 排風機 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１－２排風機室 

気体廃棄設備 No.2 系統
４（局所排気系統） 

No.6 排風機 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 
系統４（局所排気） 

気体廃棄設備 No.2（第１
廃棄物貯蔵棟） 排風機 

{6055} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 高性能エアフィルタ（排
風機室側） 

ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

気体廃棄設備 No.2 系統
１（部屋排気系統） 

No.1 フィルタ
ユニット 

― ― ― ― ○ ― 高性能エアフィルタをフィルタユニット
に取り付ける。 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 
系統１（部屋排気） 

気体廃棄設備 No.2（第１
廃棄物貯蔵棟） 高性能
エアフィルタ 

{6056} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 高性能エアフィルタ（排
風機室側） 

ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

気体廃棄設備 No.2 系統
２（局所排気系統） 

No.2 フィルタ
ユニット 

― ― ― ― ○ ― 高性能エアフィルタをフィルタユニット
に取り付ける。 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 
系統２（局所排気） 

気体廃棄設備 No.2（第１
廃棄物貯蔵棟） 高性能
エアフィルタ 

{6057} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 高性能エアフィルタ（排
風機室側） 

ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

気体廃棄設備 No.2 系統
３（局所排気系統） 

No.5 フィルタ
ユニット 

― ― ― ― ○ ― 高性能エアフィルタをフィルタユニット
に取り付ける。 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 
系統３（局所排気） 

気体廃棄設備 No.2（第１
廃棄物貯蔵棟） 高性能
エアフィルタ 

{6058} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 高性能エアフィルタ（排
風機室側） 

ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

気体廃棄設備 No.2 系統
４（局所排気系統） 

No.8 フィルタ
ユニット 

― ― ― ― ○ ― 高性能エアフィルタをフィルタユニット
に取り付ける。 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 
系統４（局所排気） 

気体廃棄設備 No.2（第１
廃棄物貯蔵棟） 高性能
エアフィルタ 

{6059} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 高性能エアフィルタ（設
備側） 

ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

気体廃棄設備 No.2 系統
３（局所排気系統） 

No.3 フィルタ
ユニット 

― ― ― ― ○ ― 高性能エアフィルタをフィルタユニット
に取り付ける。 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 
系統３（局所排気） 

気体廃棄設備 No.2（第１
廃棄物貯蔵棟） 高性能
エアフィルタ 

{6060} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 高性能エアフィルタ（設
備側） 

ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

気体廃棄設備 No.2 系統
３（局所排気系統） 

No.4 フィルタ
ユニット 

― ― ― ― ○ ― 高性能エアフィルタをフィルタユニット
に取り付ける。 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 
系統３（局所排気） 

気体廃棄設備 No.2（第１
廃棄物貯蔵棟） 高性能
エアフィルタ 
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3
2 

(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{6061} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 高性能エアフィルタ（設
備側） 

ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

気体廃棄設備 No.2 系統
４（局所排気系統） 

No.6 フィルタ
ユニット 

― ― ― ― ○ ― 高性能エアフィルタをフィルタユニット
に取り付ける。 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 
系統４（局所排気） 

気体廃棄設備 No.2（第１
廃棄物貯蔵棟） 高性能
エアフィルタ 

{6062} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 高性能エアフィルタ（設
備側） 

ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

気体廃棄設備 No.2 系統
４（局所排気系統） 

No.7 フィルタ
ユニット 

― ― ― ― ○ ― 高性能エアフィルタをフィルタユニット
に取り付ける。 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 
系統４（局所排気） 

気体廃棄設備 No.2（第１
廃棄物貯蔵棟） 高性能
エアフィルタ 

{6063} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 排気ダクト（高性能エア
フィルタ（フィルタボッ
クス）～排風機、損傷に
よって、安全機能を維持
すべき第２類設備・機器
及び避難経路に影響す
る区間） 

ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 系
統１ 

気体廃棄設備 No.2 系統
１（部屋排気系統） 

ダクト ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 排気ダクト（上記以外） 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 
系統１（部屋排気） 

気体廃棄設備 No.2（第１
廃棄物貯蔵棟） 排気ダ
クト 

{6064} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 排気ダクト（高性能エア
フィルタ（フィルタボッ
クス）～排風機、損傷に
よって、安全機能を維持
すべき第２類設備・機器
及び避難経路に影響す
る区間） 

ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 系
統２ 

気体廃棄設備 No.2 系統
２（局所排気系統） 

ダクト ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 排気ダクト（上記以外） 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 
系統２（局所排気） 

気体廃棄設備 No.2（第１
廃棄物貯蔵棟） 排気ダ
クト 

{6065} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 排気ダクト（高性能エア
フィルタ（フィルタボッ
クス）～排風機、損傷に
よって、安全機能を維持
すべき第２類設備・機器
及び避難経路に影響す
る区間） 

ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 系
統３ 

気体廃棄設備 No.2 系統
３（局所排気系統） 

ダクト ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 排気ダクト（上記以外） 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 
系統３（局所排気） 

気体廃棄設備 No.2（第１
廃棄物貯蔵棟） 排気ダ
クト 

{6066} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 排気ダクト（高性能エア
フィルタ（フィルタボッ
クス）～排風機、損傷に
よって、安全機能を維持
すべき第２類設備・機器
及び避難経路に影響す
る区間） 

ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 系
統４ 

気体廃棄設備 No.2 系統
４（局所排気系統） 

ダクト ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 排気ダクト（上記以外） 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 
系統４（局所排気） 

気体廃棄設備 No.2（第１
廃棄物貯蔵棟）排気ダク
ト 
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(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{6067} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 閉じ込め弁 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 系
統１ 

気体廃棄設備 No.2 系統
１（部屋排気系統） 

閉じ込め弁 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 
系統１（部屋排気） 

気体廃棄設備 No.2（第１
廃棄物貯蔵棟） 閉じ込
め弁 

{6068} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 閉じ込め弁 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 系
統２ 

気体廃棄設備 No.2 系統
２（局所排気系統） 

閉じ込め弁 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 
系統２（局所排気） 

気体廃棄設備 No.2（第１
廃棄物貯蔵棟） 閉じ込
め弁 

{6069} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 閉じ込め弁 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 系
統３ 

気体廃棄設備 No.2 系統
３（局所排気系統） 

閉じ込め弁 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 
系統３（局所排気） 

気体廃棄設備 No.2（第１
廃棄物貯蔵棟） 閉じ込
め弁 

{6070} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 閉じ込め弁 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 系
統４ 

気体廃棄設備 No.2 系統
４（局所排気系統） 

閉じ込め弁 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 
系統４（局所排気） 

気体廃棄設備 No.2（第１
廃棄物貯蔵棟） 閉じ込
め弁 

{6071} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 閉じ込め弁 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 給
気系統 

気体廃棄設備 No.2 給気
系統 

閉じ込め弁 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 気体廃棄設備 No.2（第１
廃棄物貯蔵棟） 閉じ込
め弁 

{6072} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 閉じ込めダンパー ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 系
統１ 

気体廃棄設備 No.2 系統
１（部屋排気系統） 

閉じ込めダン
パー 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 
系統１（部屋排気） 

気体廃棄設備 No.2（第１
廃棄物貯蔵棟） 閉じ込
めダンパー 

{6073} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 閉じ込めダンパー ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 系
統２ 

気体廃棄設備 No.2 系統
２（局所排気系統） 

閉じ込めダン
パー 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 
系統２（局所排気） 

気体廃棄設備 No.2（第１
廃棄物貯蔵棟） 閉じ込
めダンパー 

{6074} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 閉じ込めダンパー ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 系
統３ 

気体廃棄設備 No.2 系統
３（局所排気系統） 

閉じ込めダン
パー 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 
系統３（局所排気） 

気体廃棄設備 No.2（第１
廃棄物貯蔵棟） 閉じ込
めダンパー 

{6075} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 閉じ込めダンパー ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 系
統４ 

気体廃棄設備 No.2 系統
４（局所排気系統） 

閉じ込めダン
パー 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 
系統４（局所排気） 

気体廃棄設備 No.2（第１
廃棄物貯蔵棟） 閉じ込
めダンパー 

{6076} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 閉じ込めダンパー ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 給
気系統 

気体廃棄設備 No.2 給気
系統 

閉じ込めダン
パー 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 気体廃棄設備 No.2（第１
廃棄物貯蔵棟） 閉じ込
めダンパー 
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(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{6077} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 給気ファン ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１－１排風機室 

気体廃棄設備 No.2 給気
系統 

給気ユニット ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 気体廃棄設備 No.2（第１
廃棄物貯蔵棟） 給気フ
ァン 

{6078} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 給気ファン ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１－１排風機室 

気体廃棄設備 No.2 給気
系統 

給気ファン ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 気体廃棄設備 No.2（第１
廃棄物貯蔵棟） 給気フ
ァン 

{6079} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 給気ダクト ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 給
気系統 

気体廃棄設備 No.2 給気
系統 

ダクト ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 気体廃棄設備 No.2（第１
廃棄物貯蔵棟） 給気ダ
クト 

{6080} p.40 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（気体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 負圧計 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 気体廃棄設備 No.2 差圧計 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.81 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（イ）気体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 気体廃棄設備 No.2（第１
廃棄物貯蔵棟） 負圧計 

{6081} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第１廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備凝集
沈殿装置 

凝 集 沈 殿 槽
No.1 

― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備 凝
集沈殿装置 

{6082} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第１廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備凝集
沈殿装置 

凝 集 沈 殿 槽
No.2 

― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備 凝
集沈殿装置 

{6083} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第１廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備凝集
沈殿装置 

凝 集 沈 殿 槽
No.3 

― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備 凝
集沈殿装置 

{6084} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第１廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備凝集
沈殿装置 

凝 集 沈 殿 槽
No.4 

― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備 凝
集沈殿装置 

{6086} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第１廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２－２
ペレット室 

第１廃液処理設備凝集
沈殿装置 

流し No.2-2 ― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 
本施設は、第２－１ペレット室に設置する
{6081}第１廃液処理設備 凝集沈殿装置 
凝集沈殿槽 No.1、{6082}第１廃液処理設備 
凝集沈殿装置 凝集沈殿槽 No.2、{6083}第
１廃液処理設備 凝集沈殿装置 凝集沈
殿槽 No.3、{6084}第１廃液処理設備 凝集
沈殿装置 凝集沈殿槽 No.4 の付属設備で
あり、第２－１ペレット室に隣接する第２
－２ペレット室に設置する。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備 凝
集沈殿装置 

{6087} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第１廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備遠心
分離機 

遠 心 分 離 機
No.1 

― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備 遠
心分離機 

{6088} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第１廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備遠心
分離機 

遠 心 分 離 機
No.2 

― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備 遠
心分離機 



 

 

7
3
5 

(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{6089} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第１廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備遠心
分離機 

遠 心 分 離 機
No.3 

― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備 遠
心分離機 

{6090} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第１廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備遠心
分離機 

遠 心 分 離 機
No.4 

― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備 遠
心分離機 

{6091} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第１廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備遠心
分離機 

遠 心 ろ 過 機
No.1 

― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備 遠
心分離機 

{6092} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第１廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備遠心
分離機 

遠 心 ろ 過 機
No.2 

― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備 遠
心分離機 

{6093} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第１廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備遠心
分離機 

ろ過水槽 No.1 ― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備 遠
心分離機 

{6094} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第１廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備遠心
分離機 

ろ過水槽 No.2 ― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備 遠
心分離機 

{6095} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第１廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備貯槽 処理水槽 No.1 ― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備 貯
槽 

{6096} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第１廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備貯槽 処理水槽 No.2 ― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備 貯
槽 

{6097} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第１廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備貯槽 処理水槽 No.3 ― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備 貯
槽 

{6098} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第１廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備貯槽 処理水槽 No.4 ― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備 貯
槽 

{6099} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第１廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備 配管 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２－１
ペレット室 

第１廃液処理設備 

{6100} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 分析廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２分析
室 

分析廃液処理設備凝集
沈殿装置 

反応槽 ― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２分析
室 

分析廃液処理設備 凝
集沈殿装置 

{6100-2} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 分析廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２分析
室 

分析廃液処理設備凝集
沈殿装置 

ろ過水貯槽 ― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２分析
室 

分析廃液処理設備 凝
集沈殿装置 
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3
6 

(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{6101} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 分析廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２分析
室 

分析廃液処理設備 スラッジ乾燥
機 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２分析
室 

分析廃液処理設備 

{6102} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 分析廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２分析
室 

分析廃液処理設備 配管 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２分析
室 

分析廃液処理設備 

{6103} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 開発室廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２開発
室 

開発室廃液処理設備凝
集沈殿装置 

凝集沈殿槽 ― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２開発
室 

開発室廃液処理設備 
凝集沈殿装置 

{6104} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 開発室廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２開発
室 

開発室廃液処理設備遠
心分離機 

遠心分離機 ― ― ― ― ○ ― 架台、設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２開発
室 

開発室廃液処理設備 
遠心分離機 

{6105} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 開発室廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２開発
室 

開発室廃液処理設備貯
槽 

貯槽 ― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２開発
室 

開発室廃液処理設備 
貯槽 

{6106} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 開発室廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２開発
室 

開発室廃液処理設備 配管 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２開発
室 

開発室廃液処理設備 

{6107} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第２廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備凝集
沈殿装置 

集水槽 ― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備 

{6108} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第２廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備凝集
沈殿装置 

集水槽 No.2 ― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備 

{6109} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第２廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備凝集
沈殿装置 

凝集槽 ― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備 

{6110} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第２廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備凝集
沈殿装置 

沈殿槽 No.1 ― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 
タンク No.1 を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備 

{6111} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第２廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備凝集
沈殿装置 

沈殿槽 No.2 ― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 
タンク No.2 を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備 

{6112} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第２廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備凝集
沈殿装置 

加圧脱水機 ― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備 

{6113} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第２廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備 スラッジ乾燥
機 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備 
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(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{6114} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第２廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備ろ過
装置 

ろ過装置 No.1 ― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備 ろ
過装置 

{6115} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第２廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備ろ過
装置 

ろ過装置 No.2 ― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備 ろ
過装置 

{6116} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第２廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備ろ過
装置 

ろ過装置 No.3 ― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備 ろ
過装置 

{6117} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第２廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備ろ過
装置 

受水槽 No.1 ― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備 ろ
過装置 

{6118} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第２廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備 配管 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備 

{6119} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第２廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備貯留
設備貯槽 

貯留槽 No.1 ― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備 
貯留設備 貯槽 

{6120} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第２廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備貯留
設備貯槽 

貯留槽 No.2 ― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備 
貯留設備 貯槽 

{6121} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第２廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備貯留
設備貯槽 

貯留槽 No.3 ― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備 
貯留設備 貯槽 

{6122} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第２廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備貯留
設備貯槽 

貯留槽 No.4 ― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備 
貯留設備 貯槽 

{6123} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第２加工棟 第２廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備貯留
設備貯槽 

配管 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第２加工棟 第２廃棄
物処理室 

第２廃液処理設備 
貯留設備 貯槽 

{6124} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

Ｗ１廃液処理設備蒸発
乾固装置 

蒸発乾固装置 ― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

Ｗ１廃液処理設備 蒸
発乾固装置 

{6125} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

Ｗ１廃液処理設備凝集
沈殿装置 

凝集沈殿槽 ― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

Ｗ１廃液処理設備 

{6126} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（液体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ１廃液処理設備 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

Ｗ１廃液処理設備凝集
沈殿装置 

タンク No.1 ― ― ― ― ○ ― 設備内配管を含む。 

 p.83 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ロ）液体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

Ｗ１廃液処理設備 





 

 

7
3
9 

(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{6139} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（固体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 焼却炉 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

焼却設備 バグフィルタ ― ― ― ― ○ ― 焼却設備架台を含む。 
本施設を固定する焼却設備架台には、
{6138}焼却設備 焼却炉、{6140}焼却設備 
投入プッシャを併せて固定する。同一の架
台を共有することから、架台の耐震補強に
係る評価等は、{6138}焼却設備 焼却炉に
含めて行うこととする。 

 p.85 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ハ）固体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

焼却炉 

{6140} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（固体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 焼却炉 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

焼却設備 投入プッシャ ― ― ― ― ○ ― 焼却設備架台を含む。 
本施設を固定する焼却設備架台には、
{6138}焼却設備 焼却炉、{6139}焼却設備 
バグフィルタを併せて固定する。同一の架
台を共有することから、架台の耐震補強に
係る評価等は、{6138}焼却設備 焼却炉に
含めて行うこととする。 

 p.85 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ハ）固体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

焼却炉 

{6141} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（固体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 焼却炉 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

焼却設備 前処理フード ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.85 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ハ）固体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

焼却炉 

{6142} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（固体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 焼却炉 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

焼却設備 フィルタ処理
フード 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.85 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ハ）固体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

焼却炉 

{6143} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（固体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 焼却炉 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

焼却設備 投入リフタ ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.85 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ハ）固体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

焼却炉 

{6144} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（固体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 焼却炉 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

焼却設備 急冷塔 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.85 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ハ）固体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

焼却炉 

{6145} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（固体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 湿式除染機 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

湿式除染機 湿式除染部 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.85 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ハ）固体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

湿式除染機 

{6146} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（固体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 湿式除染機 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

湿式除染機 水洗除染タン
ク 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.85 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ハ）固体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

湿式除染機 

{6147} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（固体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 乾式除染機 ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

乾式除染機 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.85 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ハ）固体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

乾式除染機 

{6148} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（固体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 ホイストクレーン ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

ホイストクレーン ２トンチェン
ブロック 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.85 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ハ）固体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 Ｗ
１廃棄物処理室 

ホイストクレーン 

{6149} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（固体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 ホイストクレーン ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 第
１廃棄物貯蔵室 Ｗ１
廃棄物搬出入室 

ホイストクレーン １トンチェン
ブロック（１）
部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.85 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ハ）固体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 第
１廃棄物貯蔵室 Ｗ１
廃棄物搬出入室 

ホイストクレーン 

{6150} p.41 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（固体廃棄物処理工程） 

第１廃棄物貯蔵棟 ホイストクレーン ト．放射性
廃棄物の
廃棄施設 

第１廃棄物貯蔵棟 第
１廃棄物貯蔵室 Ｗ１
廃棄物搬出入室 

ホイストクレーン １トンチェン
ブロック（２）
部 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.85 ホ．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設
備（ハ）固体廃棄物の廃棄設備 

第１廃棄物貯蔵棟 第
１廃棄物貯蔵室 Ｗ１
廃棄物搬出入室 

ホイストクレーン 
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4
1 

(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{7001} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（放射線管理施設） 

第２加工棟 ハンドフットクロスモ
ニタ 

チ．放射線
管理施設 

第２加工棟 ハンドフットクロスモ
ニタ（１） 

― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.87 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（イ）
屋内管理用の主要な設備の種類 

第２加工棟 ハンドフットクロスモ
ニタ 

{7002} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（放射線管理施設） 

第２加工棟 ハンドフットクロスモ
ニタ 

チ．放射線
管理施設 

第２加工棟 ハンドフットクロスモ
ニタ（２） 

― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.87 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（イ）
屋内管理用の主要な設備の種類 

第２加工棟 ハンドフットクロスモ
ニタ 

{7003} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（放射線管理施設） 

第１廃棄物貯蔵棟 ハンドフットクロスモ
ニタ 

チ．放射線
管理施設 

第１廃棄物貯蔵棟 ハンドフットクロスモ
ニタ（３） 

― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.87 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（イ）
屋内管理用の主要な設備の種類 

第１廃棄物貯蔵棟 ハンドフットクロスモ
ニタ 

{7004} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（放射線管理施設） 

第２加工棟 エアスニファ チ．放射線
管理施設 

第２加工棟 エアスニファ（管理区域
内） 

― ― ― ― ― ○ ― 第２－１作業支援室のエアスニファを含
む。 

 p.87 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（イ）
屋内管理用の主要な設備の種類 

第２加工棟 エアスニファ 

{7005} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（放射線管理施設） 

第１廃棄物貯蔵棟 エアスニファ チ．放射線
管理施設 

第１廃棄物貯蔵棟 エアスニファ（管理区域
内） 

― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.87 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（イ）
屋内管理用の主要な設備の種類 

第１廃棄物貯蔵棟 エアスニファ 

{7006} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（放射線管理施設） 

第２加工棟 ダストモニタ チ．放射線
管理施設 

第２加工棟 ダストモニタ（換気用モ
ニタ）（１） 

― ― ― ― ― ○ ― サンプリング用配管を含む。 

 p.87 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（イ）
屋内管理用の主要な設備の種類 

第２加工棟 ダストモニタ 

{7007} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（放射線管理施設） 

第２加工棟 ダストモニタ チ．放射線
管理施設 

第２加工棟 ダストモニタ（換気用モ
ニタ）（２） 

― ― ― ― ― ○ ― サンプリング用配管を含む。 

 p.87 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（イ）
屋内管理用の主要な設備の種類 

第２加工棟 ダストモニタ 

{7008} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（放射線管理施設） 

第１加工棟 ガンマ線エリアモニタ チ．放射線
管理施設 

第１加工棟 第１－１
輸送物保管室 第１－
１輸送物搬出入室 

ガンマ線エリアモニタ 検出器 ― ― ○ ― ― ― [第 3 次申請]表チ-2-1 
加工事業変更許可申請書で第１加工棟に
設けるとしている本施設は、詳細設計の結
果、加工事業変更許可申請書で第１加工棟
に設けるとしているガンマ線エリアモニ
タ<p.88>と同一物とする。同一物に対して
は、1 つの管理番号{7008}で取り扱うこと
とする。 

 p.87 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（イ）
屋内管理用の主要な設備の種類 

第１加工棟 ガンマ線エリアモニタ 

{7009} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（放射線管理施設） 

第２加工棟 ガンマ線エリアモニタ チ．放射線
管理施設 

第２加工棟 ガンマ線エリアモニタ 検出器 ― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟に
設けるとしている本施設は、詳細設計の結
果、加工事業変更許可申請書で第２加工棟
に設けるとしているガンマ線エリアモニ
タ<p.88>と同一物とする。同一物に対して
は、1 つの管理番号{7009}で取り扱うこと
とする。 

 p.87 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（イ）
屋内管理用の主要な設備の種類 

第２加工棟 ガンマ線エリアモニタ 

{7010} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（放射線管理施設） 

第１－３貯蔵棟 ガンマ線エリアモニタ チ．放射線
管理施設 

第１－３貯蔵棟 ガンマ線エリアモニタ 検出器 ― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第１－３貯蔵
棟に設けるとしている本施設は、詳細設計
の結果、加工事業変更許可申請書で第１－
３貯蔵棟に設けるとしているガンマ線エ
リアモニタ<p.88>と同一物とする。同一物
に対しては、1 つの管理番号{7010}で取り
扱うこととする。 

 p.87 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（イ）
屋内管理用の主要な設備の種類 

第１－３貯蔵棟 ガンマ線エリアモニタ 

{7011} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（放射線管理施設） 

第２加工棟 放射線監視盤 チ．放射線
管理施設 

第２加工棟 放射線監視盤（ダストモ
ニタ） 

― ― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟に
設けるとしている本施設は、詳細設計の結
果、加工事業変更許可申請書で第２加工棟
に設けるとしている放射線監視盤<p.88>
と同一物とする。同一物に対しては、1 つ
の管理番号{7011}で取り扱うこととする。 

 p.87 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（イ）
屋内管理用の主要な設備の種類 

第２加工棟 放射線監視盤 
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2 

(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{7012} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（放射線管理施設） 

第２加工棟 放射線監視盤 チ．放射線
管理施設 

第２加工棟 放射線監視盤（ガンマ線
エリアモニタ） 

― ― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟に
設けるとしている本施設は、詳細設計の結
果、加工事業変更許可申請書で第２加工棟
に設けるとしている放射線監視盤<p.88>
と同一物とする。同一物に対しては、1 つ
の管理番号{7012}で取り扱うこととする。 
本施設は、{7008}ガンマ線エリアモニタ 
検出器、{7009}ガンマ線エリアモニタ 検
出器、{7010}ガンマ線エリアモニタ 検出
器と接続する。 

 p.87 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（イ）
屋内管理用の主要な設備の種類 

第２加工棟 放射線監視盤 

{7013} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（放射線管理施設） 

第１廃棄物貯蔵棟 放射線監視盤 チ．放射線
管理施設 

第１廃棄物貯蔵棟 放射線監視盤（ダストモ
ニタ） 

― ― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第１廃棄物貯
蔵棟に設けるとしている本施設は、詳細設
計の結果、加工事業変更許可申請書で第１
廃棄物貯蔵棟に設けるとしている放射線
監視盤<p.88>と同一物とする。同一物に対
しては、1 つの管理番号{7013}で取り扱う
こととする。 

 p.87 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（イ）
屋内管理用の主要な設備の種類 

第１廃棄物貯蔵棟 放射線監視盤 

{7014} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― チ．放射線
管理施設 

第２加工棟、第１廃棄物
貯蔵棟 

流し ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.87 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備
（イ）屋内管理用の主要な設備の種類 

第２加工棟、第１廃棄
物貯蔵棟 

流し 

{7015} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― チ．放射線
管理施設 

第２加工棟、第１廃棄物
貯蔵棟 

物品搬出モニタ ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.87 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（イ）
屋内管理用の主要な設備の種類 

第２加工棟、第１廃棄物
貯蔵棟 

物品搬出モニタ 

{7016} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― チ．放射線
管理施設 

第１加工棟、第２加工
棟、第１廃棄物貯蔵棟 

低バックグラウンドカ
ウンタ 

― ― ― ― ― ○ ― 試料取扱フードを含む。 

 p.87 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（イ）
屋内管理用の主要な設備の種類 

第１加工棟、第２加工
棟、第１廃棄物貯蔵棟 

低バックグラウンドカ
ウンタ 

{7017} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― チ．放射線
管理施設 

第１加工棟、第２加工
棟、第１廃棄物貯蔵棟 

サーベイメータ ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.87 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（イ）
屋内管理用の主要な設備の種類 

第１加工棟、第２加工
棟、第１廃棄物貯蔵棟 

サーベイメータ 

{7018} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― チ．放射線
管理施設 

第２加工棟、第１廃棄物
貯蔵棟 

熱蛍光線量計（TLD） ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.87 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（イ）
屋内管理用の主要な設備の種類 

第２加工棟、第１廃棄物
貯蔵棟 

熱蛍光線量計（TLD） 

{7019} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― チ．放射線
管理施設 

第２加工棟 放射線測定装置 ― ― ― ― ― ○ ― α線測定装置、β線測定装置、γ線測定装
置を含む。 

 p.87 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（イ）
屋内管理用の主要な設備の種類 

第２加工棟 放射線測定装置 

{8068-2} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第１加工棟 計量設備 固体廃棄物中
ウラン量測定
装置 

― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第１加工棟に
設けるとしている本施設は、固体廃棄物中
のウラン量を測定するための装置であり、
詳細設計の結果、加工事業変更許可申請書
で第１加工棟に設けるとしている計量設
備<p.91>と同一物とする。同一物に対して
は、1 つの管理番号{8068-2}で取り扱うこ
ととする。 

 p.87 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（イ）
屋内管理用の主要な設備の種類 

第１加工棟 放射線測定装置 

{7020} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― チ．放射線
管理施設 

第１加工棟、第２加工
棟、第１廃棄物貯蔵棟 

個人線量計 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.87 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（イ）
屋内管理用の主要な設備の種類 

第１加工棟、第２加工
棟、第１廃棄物貯蔵棟 

個人線量計 

{7021} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― チ．放射線
管理施設 

第２加工棟、第１廃棄物
貯蔵棟 

呼吸保護具 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.87 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（イ）
屋内管理用の主要な設備の種類 

第２加工棟、第１廃棄物
貯蔵棟 

呼吸保護具 

{7022} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（監視設備） 

第２加工棟 エアスニファ チ．放射線
管理施設 

第２加工棟 エアスニファ（排気口） ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.88 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（ロ）
屋外管理用の主要な設備の種類 

第２加工棟 エアスニファ 

{7023} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（監視設備） 

第１廃棄物貯蔵棟 エアスニファ チ．放射線
管理施設 

第１廃棄物貯蔵棟 エアスニファ（排気口） ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.88 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（ロ）
屋外管理用の主要な設備の種類 

第１廃棄物貯蔵棟 エアスニファ 
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(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{7024} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（監視設備） 

第２加工棟 ダストモニタ チ．放射線
管理施設 

第２加工棟 ダストモニタ（排気用モ
ニタ） 

― ― ― ― ― ○ ― サンプリング用配管を含む。 

 p.88 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（ロ）
屋外管理用の主要な設備の種類 

第２加工棟 ダストモニタ 

{7025} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（監視設備） 

第１廃棄物貯蔵棟 ダストモニタ チ．放射線
管理施設 

第１廃棄物貯蔵棟 ダストモニタ（排気用モ
ニタ） 

― ― ― ― ― ○ ― サンプリング用配管を含む。 

 p.88 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（ロ）
屋外管理用の主要な設備の種類 

第１廃棄物貯蔵棟 ダストモニタ 

{7026} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（監視設備） 

屋外 モニタリングポスト チ．放射線
管理施設 

屋外 モニタリングポスト
No.1 

― ― ― ― ○ ― ― ― 

 p.88 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（ロ）
屋外管理用の主要な設備の種類 

屋外 モニタリングポスト 

{7027} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（監視設備） 

屋外 モニタリングポスト チ．放射線
管理施設 

屋外 モニタリングポスト
No.2 

― ― ― ― ○ ― ― ― 

 p.88 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（ロ）
屋外管理用の主要な設備の種類 

屋外 モニタリングポスト 

{7027-2} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（監視設備） 

屋外 モニタリングポスト チ．放射線
管理施設 

第２加工棟 放射線監視盤（モニタリ
ングポスト） 

― ― ― ― ○ ― ― ― 

 p.88 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（ロ）
屋外管理用の主要な設備の種類 

屋外 モニタリングポスト 

{7028} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― チ．放射線
管理施設 

屋外 熱蛍光線量計（TLD） ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.88 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（ロ）
屋外管理用の主要な設備の種類 

屋外 熱蛍光線量計（TLD） 

{7029} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― チ．放射線
管理施設 

第１加工棟、第２加工
棟、第１廃棄物貯蔵棟 

低バックグラウンドカ
ウンタ 

― ― ― ― ― ○ ― 試料取扱フードを含む。 

 p.88 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（ロ）
屋外管理用の主要な設備の種類 

第１加工棟、第２加工
棟、第１廃棄物貯蔵棟 

低バックグラウンドカ
ウンタ 

{7030} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― チ．放射線
管理施設 

屋外 可搬式ダストサンプラ ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.88 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（ロ）
屋外管理用の主要な設備の種類 

屋外 可搬式ダストサンプラ 

{7008} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― チ．放射線
管理施設 

第１加工棟 第１－１
輸送物保管室 第１－
１輸送物搬出入室 

ガンマ線エリアモニタ 検出器 ― ― ○ ― ― ― [第 3 次申請]表チ-2-1 
加工事業変更許可申請書で第１加工棟に
設けるとしている本施設は、詳細設計の結
果、加工事業変更許可申請書で第１加工棟
に設けるとしているガンマ線エリアモニ
タ<p.42、p.87>と同一物とする。同一物に
対しては、1 つの管理番号{7008}で取り扱
うこととする。 

 p.88 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（ロ）
屋外管理用の主要な設備の種類 

第１加工棟 ガンマ線エリアモニタ 

{7009} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― チ．放射線
管理施設 

第２加工棟 ガンマ線エリアモニタ 検出器 ― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟に
設けるとしている本施設は、詳細設計の結
果、加工事業変更許可申請書で第２加工棟
に設けるとしているガンマ線エリアモニ
タ<p.42、p.87>と同一物とする。同一物に
対しては、1 つの管理番号{7009}で取り扱
うこととする。 

 p.88 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（ロ）
屋外管理用の主要な設備の種類 

第２加工棟 ガンマ線エリアモニタ 

{7010} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― チ．放射線
管理施設 

第１－３貯蔵棟 ガンマ線エリアモニタ 検出器 ― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第１－３貯蔵
棟に設けるとしている本施設は、詳細設計
の結果、加工事業変更許可申請書で第１－
３貯蔵棟に設けるとしているガンマ線エ
リアモニタ<p.42、p.87>と同一物とする。
同一物に対しては、1 つの管理番号{7010}
で取り扱うこととする。 

 p.88 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（ロ）
屋外管理用の主要な設備の種類 

第１－３貯蔵棟 ガンマ線エリアモニタ 
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(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{7032} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― チ．放射線
管理施設 

第１加工棟、第２加工
棟、第１廃棄物貯蔵棟、
屋外 

サーベイメータ ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.88 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（ロ）
屋外管理用の主要な設備の種類 

第１加工棟、第２加工
棟、第１廃棄物貯蔵棟、
屋外 

サーベイメータ 

{7033} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― チ．放射線
管理施設 

屋外 気象観測装置 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.88 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（ロ）
屋外管理用の主要な設備の種類 

屋外 気象観測装置 

{7011} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― チ．放射線
管理施設 

第２加工棟 放射線監視盤（ダストモ
ニタ） 

― ― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟に
設けるとしている本施設は、詳細設計の結
果、加工事業変更許可申請書で第２加工棟
に設けるとしている放射線監視盤<p.42、
p.87>と同一物とする。同一物に対しては、
1 つの管理番号{7011}で取り扱うこととす
る。 

 p.88 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（ロ）
屋外管理用の主要な設備の種類 

第２加工棟 放射線監視盤 

{7012} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― チ．放射線
管理施設 

第２加工棟 放射線監視盤（ガンマ線
エリアモニタ） 

― ― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟に
設けるとしている本施設は、詳細設計の結
果、加工事業変更許可申請書で第２加工棟
に設けるとしている放射線監視盤<p.42、
p.87>と同一物とする。同一物に対しては、
1 つの管理番号{7012}で取り扱うこととす
る。 

 p.88 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（ロ）
屋外管理用の主要な設備の種類 

第２加工棟 放射線監視盤 

{7013} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― チ．放射線
管理施設 

第１廃棄物貯蔵棟 放射線監視盤（ダストモ
ニタ） 

― ― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第１廃棄物貯
蔵棟に設けるとしている本施設は、詳細設
計の結果、加工事業変更許可申請書で第１
廃棄物貯蔵棟に設けるとしている放射線
監視盤<p.42、p.87>と同一物とする。同一
物に対しては、1 つの管理番号{7013}で取
り扱うこととする。 

 p.88 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（ロ）
屋外管理用の主要な設備の種類 

第１廃棄物貯蔵棟 放射線監視盤 

{7037} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第１加工棟 警報集中表示盤 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.88 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（ロ）
屋外管理用の主要な設備の種類 

第１加工棟 警報集中表示盤 

{7038} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 警報集中表示盤 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.88 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（ロ）
屋外管理用の主要な設備の種類 

第２加工棟 警報集中表示盤 

{7039} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第１廃棄物貯蔵棟 警報集中表示盤 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.88 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（ロ）
屋外管理用の主要な設備の種類 

第１廃棄物貯蔵棟 警報集中表示盤 

{7040} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

屋外 警報集中表示盤 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.88 ヘ．放射線管理施設の構造及び設備（ロ）
屋外管理用の主要な設備の種類 

屋外 警報集中表示盤 

{8001} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（非常用電源設備） 

発電機・ポンプ棟 非常用電源設備 リ．その他
の加工施
設 

発電機・ポンプ棟 非常用電源設備 No.1 非常用発電機 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（1）非常用電
源設備 

発電機・ポンプ棟 非常用電源設備 

{8002} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（非常用電源設備） 

発電機・ポンプ棟 非常用電源設備 リ．その他
の加工施
設 

発電機・ポンプ棟 非常用電源設備 No.1 重油タンク部 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（1）非常用電
源設備 

発電機・ポンプ棟 非常用電源設備 

{8003} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（非常用電源設備） 

屋外 非常用電源設備 リ．その他
の加工施
設 

屋外 非常用電源設備 No.2 非常用発電機 ― ― ― ― ○ ― 基礎を含む。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（1）非常用電
源設備 

屋外 非常用電源設備 
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5 

(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{8004} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（非常用電源設備） 

屋外 非常用電源設備 リ．その他
の加工施
設 

屋外 非常用電源設備 No.2 重油タンク部 ― ― ― ― ○ ― 基礎を含む。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（1）非常用電
源設備 

屋外 非常用電源設備 

{8005} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（非常用電源設備） 

屋外 非常用電源設備 リ．その他
の加工施
設 

屋外 非常用電源設備Ａ 非常用発電機 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（1）非常用電
源設備 

屋外 非常用電源設備 

{8006} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（非常用電源設備） 

屋外 非常用電源設備 リ．その他
の加工施
設 

屋外 非常用電源設備Ａ 重油タンク部 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（1）非常用電
源設備 

屋外 非常用電源設備 

{8007} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（通信連絡設備） 

第２加工棟 所内通信連絡設備 リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 通信連絡設備 所内通信連絡
設備（放送設
備 （ ス ピ ー
カ）） 

― ― ― ○ ― ― 本施設は、第２加工棟に設置する通信連絡
設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピ
ーカ））であり、第 4次申請で適合性確認
を行う。本施設には、第 2次申請で仮移設
する{8007-9}通信連絡設備 所内通信連
絡設備（放送設備（スピーカ））を含む。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（2）通信連絡
設備 

第２加工棟 所内通信連絡設備 

{8007-2} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（通信連絡設備） 

第１－３貯蔵棟 所内通信連絡設備 リ．その他
の加工施
設 

第１－３貯蔵棟 通信連絡設備 所内通信連絡
設備（放送設
備 （ ス ピ ー
カ）） 

― ― ― ― ○ ― 本施設のアンプは、{8007-10}通信連絡設
備 所内通信連絡設備（放送設備（アン
プ））であり、第１加工棟に設置する。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（2）通信連絡
設備 

第１－３貯蔵棟 所内通信連絡設備 

{8007-3} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（通信連絡設備） 

第１廃棄物貯蔵棟 所内通信連絡設備 リ．その他
の加工施
設 

第１廃棄物貯蔵棟 通信連絡設備 所内通信連絡
設備（放送設
備 （ ス ピ ー
カ）） 

― ― ― ― ○ ― 本施設のアンプは、{8007-10}通信連絡設
備 所内通信連絡設備（放送設備（アン
プ））であり、第１加工棟に設置する。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（2）通信連絡
設備 

第１廃棄物貯蔵棟 所内通信連絡設備 

{8007-4} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（通信連絡設備） 

第３廃棄物貯蔵棟 所内通信連絡設備 リ．その他
の加工施
設 

第３廃棄物貯蔵棟 通信連絡設備 所内通信連絡
設備（放送設
備 （ ス ピ ー
カ）） 

― ― ― ― ○ ― 本施設のアンプは、{8007-10}通信連絡設
備 所内通信連絡設備（放送設備（アン
プ））であり、第１加工棟に設置する。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（2）通信連絡
設備 

第３廃棄物貯蔵棟 所内通信連絡設備 

{8007-5} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（通信連絡設備） 

第５廃棄物貯蔵棟 所内通信連絡設備 リ．その他
の加工施
設 

第５廃棄物貯蔵棟 通信連絡設備 所内通信連絡
設備（放送設
備 （ ス ピ ー
カ）） 

― ― ― ○ ― ― 本施設のアンプは、{8007-10}通信連絡設
備 所内通信連絡設備（放送設備（アン
プ））であり、第１加工棟に設置する。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（2）通信連絡
設備 

第５廃棄物貯蔵棟 所内通信連絡設備 

{8007-6} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（通信連絡設備） 

第５廃棄物貯蔵棟 所内通信連絡設備 リ．その他
の加工施
設 

第５廃棄物貯蔵棟 通信連絡設備 所内通信連絡
設備（所内携
帯電話機（PHS
アンテナ）） 

― ― ― ○ ― ― 付属する所内携帯電話機（PHS）は、事故時
の活動の拠点として機能する緊急対策本
部に設置する。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（2）通信連絡
設備 

第５廃棄物貯蔵棟 所内通信連絡設備 

{8007-7} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（通信連絡設備） 

第１加工棟 所内通信連絡設備 リ．その他
の加工施
設 

第１加工棟 通信連絡設備 所内通信連絡
設備（放送設
備 （ ス ピ ー
カ）） 

― ― ○ ― ― ― [第 3 次申請]表リ-4-1 
本施設のアンプは、{8007-10}通信連絡設
備 所内通信連絡設備（放送設備（アン
プ））であり、第１加工棟に設置する。  p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び

設備（イ）非常用設備の種類（2）通信連絡
設備 

第１加工棟 所内通信連絡設備 

{8007-8} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（通信連絡設備） 

第１加工棟 所内通信連絡設備 リ．その他
の加工施
設 

第１加工棟 通信連絡設備 所内通信連絡
設備（所内携
帯電話機（PHS
アンテナ）） 

― ― ○ ― ― ― [第 3 次申請]表リ-4-1 
付属する所内携帯電話機（PHS）は、事故時
の活動の拠点として機能する緊急対策本
部に設置する。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（2）通信連絡
設備 

第１加工棟 所内通信連絡設備 
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(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{8007-9} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（通信連絡設備） 

第２加工棟 所内通信連絡設備 リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 通信連絡設備 所内通信連絡
設備（放送設
備 （ ス ピ ー
カ）） 

― ◇ ― ○ ― ― [第 2 次申請]表リ-3-1 
第 2 次申請では、第２加工棟に設置する通
信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備
（スピーカ））の一部を仮移設する。第 4
次申請で仮移設の状態から復旧し本設す
るための新規制基準対応工事を行い、
{8007}通信連絡設備 所内通信連絡設備
（放送設備（スピーカ））としてその適合性
確認を行う。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（2）通信連絡
設備 

第２加工棟 所内通信連絡設備 

{8007-10} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（通信連絡設備） 

第１加工棟 所内通信連絡設備 リ．その他
の加工施
設 

第１加工棟 通信連絡設備 所内通信連絡
設備（放送設
備（アンプ）） 

― ― ○ ― ― ― [第 3 次申請]表リ-4-1 
本施設は、{8007-2}通信連絡設備 所内通
信連絡設備（放送設備（スピーカ））、{8007-
3}通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送
設備（スピーカ））、{8007-4}通信連絡設
備 所内通信連絡設備（放送設備（スピー
カ））、{8007-5}通信連絡設備 所内通信
連絡設備（放送設備（スピーカ））、{8007-
7}通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送
設備（スピーカ））のアンプである。 
第１加工棟に設置するマイクは、本施設に
接続する。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（2）通信連絡
設備 

第１加工棟 所内通信連絡設備 

{8007-11} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（通信連絡設備） 

第２加工棟 所内通信連絡設備 リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 通信連絡設備 所内通信連絡
設備（所内携
帯電話機（PHS
アンテナ）） 

― ― ― ○ ― ― 付属する所内携帯電話機（PHS）は、事故時
の活動の拠点として機能する緊急対策本
部に設置する。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（2）通信連絡
設備 

第２加工棟 所内通信連絡設備 

{8007-12} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（通信連絡設備） 

第２加工棟 所内通信連絡設備 リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 通信連絡設備 所内通信連絡
設備（放送設
備（アンプ）） 

― ― ― ○ ― ― 本施設は、{8007}通信連絡設備 所内通信
連絡設備（放送設備（スピーカ））、{8007-
15}通信連絡設備 所内通信連絡設備（放
送設備（スピーカ））のアンプである。 
第２加工棟、事務棟（周辺監視区域内）、
保安棟（周辺監視区域内）に設置するマイ
クは、本施設に接続する。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（2）通信連絡
設備 

第２加工棟 所内通信連絡設備 

{8007-13} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（通信連絡設備） 

第２加工棟 所内通信連絡設備 リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 通信連絡設備 所内通信連絡
設備（固定電
話機） 

― ― ― ○ ― ― ― 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（2）通信連絡
設備 

第２加工棟 所内通信連絡設備 

{8007-14} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（通信連絡設備） 

第１廃棄物貯蔵棟 所内通信連絡設備 リ．その他
の加工施
設 

第１廃棄物貯蔵棟 通信連絡設備 所内通信連絡
設備（所内携
帯電話機（PHS
アンテナ）） 

― ― ― ― ○ ― 付属する所内携帯電話機（PHS）は、事故時
の活動の拠点として機能する緊急対策本
部に設置する。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（2）通信連絡
設備 

第１廃棄物貯蔵棟 所内通信連絡設備 

{8007-15} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（通信連絡設備） 

― 所内通信連絡設備 リ．その他
の加工施
設 

発電機・ポンプ棟（周辺
監視区域内） 

通信連絡設備 所内通信連絡
設備（放送設
備 （ ス ピ ー
カ）） 

― ― ― ― ○ ― 本施設のアンプは、{8007-12}通信連絡設
備 所内通信連絡設備（放送設備（アン
プ））であり、第２加工棟に設置する。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（2）通信連絡
設備 

屋外 所内通信連絡設備 

{8007-16} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（通信連絡設備） 

― 所内通信連絡設備 リ．その他
の加工施
設 

事務棟（周辺監視区域
内） 

通信連絡設備 所内通信連絡
設備（電話交
換機） 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（2）通信連絡
設備 

屋外 所内通信連絡設備 
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(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{8007-17} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（通信連絡設備） 

― 所内通信連絡設備 リ．その他
の加工施
設 

事務棟（周辺監視区域
内） 

通信連絡設備 所内通信連絡
設備（無線機） 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（2）通信連絡
設備 

屋外 所内通信連絡設備 

{8007-18} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（通信連絡設備） 

第２加工棟、第１－３貯
蔵棟、第１廃棄物貯蔵
棟、第３廃棄物貯蔵棟、
第５廃棄物貯蔵棟、第１
加工棟 

所内通信連絡設備 リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟、第１－３貯
蔵棟、第１廃棄物貯蔵
棟、第３廃棄物貯蔵棟、
第５廃棄物貯蔵棟、第１
加工棟、発電機・ポンプ
棟（周辺監視区域内）、事
務棟（周辺監視区域内）、
保安棟（周辺監視区域
内） 

通信連絡設備 所内通信連絡
設備（放送設
備） 

― ― ― ― ○ ― 第 5 次申請では、第１加工棟に設置するマ
イク（{8007-10}通信連絡設備 所内通信
連絡設備（放送設備（アンプ））に含まれ
るマイク）、第２加工棟、事務棟（周辺監
視区域内）、保安棟（周辺監視区域内）に
設置するマイク（{8007-12}通信連絡設備 
所内通信連絡設備（放送設備（アンプ））
に含まれるマイク）のそれぞれから、
{8007}通信連絡設備 所内通信連絡設備
（放送設備（スピーカ））、{8007-2}通信
連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備
（スピーカ））、{8007-3}通信連絡設備 所
内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））、
{8007-4}通信連絡設備 所内通信連絡設
備（放送設備（スピーカ））、{8007-5}通
信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備
（スピーカ））、{8007-7}通信連絡設備 所
内通信連絡設備（放送設備（スピーカ））、
{8007-15}通信連絡設備 所内通信連絡設
備（放送設備（スピーカ））に対して試験
放送を行うことにより、本加工施設におけ
る放送設備全体の性能を確認する。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（2）通信連絡
設備 

第２加工棟、第１－３貯
蔵棟、第１廃棄物貯蔵
棟、第３廃棄物貯蔵棟、
第５廃棄物貯蔵棟、第１
加工棟、屋外 

所内通信連絡設備 

{8008} p.42 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（通信連絡設備） 

屋内、屋外 所外通信連絡設備 リ．その他
の加工施
設 

屋内、屋外 通信連絡設備 所外通信連絡
設備 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（2）通信連絡
設備 

屋外 所外通信連絡設備 

{8009} p.43 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（消火設備及び火災感知設備） 

第２加工棟 自動火災報知設備 リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 火災感知設備 自動火災報知
設備（感知器） 

― ― ― ○ ― ― 本施設は、第２加工棟に設置する火災感知
設備 自動火災報知設備（感知器）であり、
第 4次申請で適合性確認を行う。本施設に
は、第 2次申請で仮移設する{8009-9}火災
感知設備 自動火災報知設備（感知器）を
含む。 
本施設の受信機は、{8009-11}火災感知設
備 自動火災報知設備（受信機）であり、
第２加工棟に設置する。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（3）消火設備
及び火災感知設備 

第２加工棟 自動火災報知設備 

{8009-2} p.43 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（消火設備及び火災感知設備） 

第１廃棄物貯蔵棟 自動火災報知設備 リ．その他
の加工施
設 

第１廃棄物貯蔵棟 火災感知設備 自動火災報知
設備（感知器） 

― ― ― ― ○ ― 本施設の受信機は、{8009-12}火災感知設
備 自動火災報知設備（受信機）であり、
第１廃棄物貯蔵棟に設置する。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（3）消火設備
及び火災感知設備 

第１廃棄物貯蔵棟 自動火災報知設備 

{8009-3} p.43 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（消火設備及び火災感知設備） 

第３廃棄物貯蔵棟 自動火災報知設備 リ．その他
の加工施
設 

第３廃棄物貯蔵棟 火災感知設備 自動火災報知
設備（感知器） 

― ― ― ― ○ ― 本施設の受信機は、{8009-13}火災感知設
備 自動火災報知設備（受信機）であり、
第３廃棄物貯蔵棟に設置する。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（3）消火設備
及び火災感知設備 

第３廃棄物貯蔵棟 自動火災報知設備 

{8009-4} p.43 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（消火設備及び火災感知設備） 

第５廃棄物貯蔵棟 自動火災報知設備 リ．その他
の加工施
設 

第５廃棄物貯蔵棟 火災感知設備 自動火災報知
設備（感知器） 

― ― ― ○ ― ― 本施設の受信機は、{8009-13}火災感知設
備 自動火災報知設備（受信機）であり、
第３廃棄物貯蔵棟に設置する。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（3）消火設備
及び火災感知設備 

第５廃棄物貯蔵棟 自動火災報知設備 
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(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{8009-5} p.43 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（消火設備及び火災感知設備） 

第１加工棟 自動火災報知設備 リ．その他
の加工施
設 

第１加工棟 火災感知設備 自動火災報知
設備（感知器） 

― ― ○ ― ― ― [第 3 次申請]表リ-4-1 
本施設の受信機は、{8009-6}火災感知設備 
自動火災報知設備（受信機）であり、第１
加工棟に設置する。  p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び

設備（イ）非常用設備の種類（3）消火設備
及び火災感知設備 

第１加工棟 自動火災報知設備 

{8009-6} p.43 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（消火設備及び火災感知設備） 

第１加工棟 自動火災報知設備 リ．その他
の加工施
設 

第１加工棟 火災感知設備 自動火災報知
設備（受信機） 

― ― ○ ― ― ― [第 3 次申請]表リ-4-1 
本施設は、{8009-5}火災感知設備 自動火
災報知設備（感知器）、{8009-7}火災感知設
備 自動火災報知設備（感知器）の受信機
である。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（3）消火設備
及び火災感知設備 

第１加工棟 自動火災報知設備 

{8009-7} p.43 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（消火設備及び火災感知設備） 

第１－３貯蔵棟 自動火災報知設備 リ．その他
の加工施
設 

第１－３貯蔵棟 火災感知設備 自動火災報知
設備（感知器） 

― ― ― ― ○ ― 本施設の受信機は、{8009-6}火災感知設備 
自動火災報知設備（受信機）であり、第１
加工棟に設置する。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（3）消火設備
及び火災感知設備 

第１－３貯蔵棟 自動火災報知設備 

{8009-8} p.43 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（消火設備及び火災感知設備） 

発電機・ポンプ棟 自動火災報知設備 リ．その他
の加工施
設 

発電機・ポンプ棟 火災感知設備 自動火災報知
設備（感知器） 

― ― ― ― ○ ― 本施設の受信機は、{8009-11}火災感知設
備 自動火災報知設備（受信機）であり、
第２加工棟に設置する。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（3）消火設備
及び火災感知設備 

発電機・ポンプ棟 自動火災報知設備 

{8009-9} p.43 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（消火設備及び火災感知設備） 

第２加工棟 自動火災報知設備 リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 火災感知設備 自動火災報知
設備（感知器） 

― ◇ ― ○ ― ― [第 2 次申請]表リ-3-1 
第 2 次申請では、第２加工棟に設置する火
災感知設備 自動火災報知設備（感知器）
の一部を仮移設する。第 4次申請で仮移設
の状態から復旧し本設するための新規制
基準対応工事を行い、{8009}火災感知設備 
自動火災報知設備（感知器）としてその適
合性確認を行う。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（3）消火設備
及び火災感知設備 

第２加工棟 自動火災報知設備 

{8009-11} p.43 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（消火設備及び火災感知設備） 

第２加工棟 自動火災報知設備 リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 火災感知設備 自動火災報知
設備（受信機） 

― ― ― ○ ― ― 本施設は、{8009}火災感知設備 自動火災
報知設備（感知器）、{8009-8}火災感知設
備 自動火災報知設備（感知器）の受信機
である。  p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び

設備（イ）非常用設備の種類（3）消火設備
及び火災感知設備 

第２加工棟 自動火災報知設備 

{8009-12} p.43 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（消火設備及び火災感知設備） 

第１廃棄物貯蔵棟 自動火災報知設備 リ．その他
の加工施
設 

第１廃棄物貯蔵棟 火災感知設備 自動火災報知
設備（受信機） 

― ― ― ― ○ ― 本施設は、{8009-2}火災感知設備 自動火
災報知設備（感知器）の受信機である。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（3）消火設備
及び火災感知設備 

第１廃棄物貯蔵棟 自動火災報知設備 

{8009-13} p.43 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（消火設備及び火災感知設備） 

第３廃棄物貯蔵棟 自動火災報知設備 リ．その他
の加工施
設 

第３廃棄物貯蔵棟 火災感知設備 自動火災報知
設備（受信機） 

― ― ― ― ○ ― 本施設は、{8009-3}火災感知設備 自動火
災報知設備（感知器）、{8009-4}火災感知
設備 自動火災報知設備（感知器）の受信
機である。  p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び

設備（イ）非常用設備の種類（3）消火設備
及び火災感知設備 

第３廃棄物貯蔵棟 自動火災報知設備 

{8010} p.43 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（消火設備及び火災感知設備） 

第２加工棟 消火器 リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 消火設備 消火器 ― ― ― ○ ― ― 二酸化炭素消火器、金属消火器、乾燥砂（消
火用）をその他の構成機器として含む。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（3）消火設備
及び火災感知設備 

第２加工棟 消火器 

{8010-2} p.43 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（消火設備及び火災感知設備） 

第１廃棄物貯蔵棟 消火器 リ．その他
の加工施
設 

第１廃棄物貯蔵棟 消火設備 消火器 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（3）消火設備
及び火災感知設備 

第１廃棄物貯蔵棟 消火器 

{8010-3} p.43 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（消火設備及び火災感知設備） 

第３廃棄物貯蔵棟 消火器 リ．その他
の加工施
設 

第３廃棄物貯蔵棟 消火設備 消火器 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（3）消火設備

第３廃棄物貯蔵棟 消火器 
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(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

及び火災感知設備 
{8010-4} p.43 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を

有する施設 表 安全機能を有する施設
（消火設備及び火災感知設備） 

第５廃棄物貯蔵棟 消火器 リ．その他
の加工施
設 

第５廃棄物貯蔵棟 消火設備 消火器 ― ― ― ○ ― ― ― 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（3）消火設備
及び火災感知設備 

第５廃棄物貯蔵棟 消火器 

{8010-5} p.43 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（消火設備及び火災感知設備） 

第１加工棟 消火器 リ．その他
の加工施
設 

第１加工棟 消火設備 消火器 ― ― ○ ― ― ― [第 3 次申請]表リ-4-1 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（3）消火設備
及び火災感知設備 

第１加工棟 消火器 

{8010-6} p.43 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（消火設備及び火災感知設備） 

第１－３貯蔵棟 消火器 リ．その他
の加工施
設 

第１－３貯蔵棟 消火設備 消火器 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（3）消火設備
及び火災感知設備 

第１－３貯蔵棟 消火器 

{8010-7} p.43 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（消火設備及び火災感知設備） 

発電機・ポンプ棟 消火器 リ．その他
の加工施
設 

発電機・ポンプ棟 消火設備 消火器 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（3）消火設備
及び火災感知設備 

発電機・ポンプ棟 消火器 

{8011} p.43 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（消火設備及び火災感知設備） 

第２加工棟 自動式又は遠隔操作式
の消火設備 

リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 消火設備 自動式の消火
設備 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（3）消火設備
及び火災感知設備 

第２加工棟 自動式又は遠隔操作式
の消火設備 

{8012} p.43 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（消火設備及び火災感知設備） 

第２加工棟 消火栓 リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 消火設備 屋内消火栓 ― ― ― ― ○ ― 本施設は、第２加工棟に設置する消火設備 
屋内消火栓であり、第 5次申請で適合性確
認を行う。 
ただし、消火設備 屋内消火栓を構成する
消火栓配管については、第 5 次申請で
{8012-7}消火設備 消火栓に含めて取り
扱うこととする。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（3）消火設備
及び火災感知設備 

第２加工棟 消火栓 

{8012-2} p.43 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（消火設備及び火災感知設備） 

屋外 消火栓 リ．その他
の加工施
設 

屋外 消火設備 屋外消火栓 ― ― ― ― 〇 ― 本施設は、屋外に設置する消火設備 屋外
消火栓であり、第 5次申請で適合性確認を
行う。本施設には、第 2次申請で仮移設す
る{8012-4}消火設備 屋外消火栓、第 3次
申請で仮移設する{8012-3}消火設備 屋
外消火栓を含む。したがって、この管理対
象とする消火設備 屋外消火栓は、6台（消
火栓 No.6、消火栓 No.7、消火栓 No.10、消
火栓 No.11、消火栓 No.12、消火栓 No.13）
である。 
ただし、消火設備 屋外消火栓を構成する
消火栓配管については、第 5 次申請で
{8012-7}消火設備 消火栓に含めて取り
扱うこととする。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（3）消火設備
及び火災感知設備 

屋外 消火栓 

{8012-3} p.43 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（消火設備及び火災感知設備） 

屋外 消火栓 リ．その他
の加工施
設 

屋外 消火設備 屋外消火栓 ― ― ◇ ― ○ ― [第 3 次申請]表リ-4-1 
第 3 次申請では、屋外に設置する消火設備 
屋外消火栓の一部を仮移設する。この管理
対象とする消火設備 屋外消火栓は、第１
加工棟屋外に設置する 1台（消火栓 No.6）
である。第 5次申請で仮移設の状態から復
旧し本設するための新規制基準対応工事
を行い、{8012-2}消火設備 屋外消火栓と
してその適合性確認を行う。 
ただし、消火設備 屋外消火栓を構成する
消火栓配管については、第 5 次申請で
{8012-7}消火設備 消火栓に含めて取り
扱うこととする。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（3）消火設備
及び火災感知設備 

屋外 消火栓 
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(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{8012-4} p.43 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（消火設備及び火災感知設備） 

屋外 消火栓 リ．その他
の加工施
設 

屋外（第２加工棟西側） 消火設備 屋外消火栓 ― ◇ ― ― ○ ― [第 2 次申請]表リ-3-1 
第 2 次申請では、屋外に設置する消火設備 
屋外消火栓の一部を仮移設する。この管理
対象とする消火設備 屋外消火栓は、1 台
（消火栓 No.12）である。第 5次申請で仮
移設の状態から復旧し本設するための新
規制基準対応工事を行い、{8012-2}消火設
備 屋外消火栓としてその適合性確認を
行う。 
ただし、消火設備 屋外消火栓を構成する
消火栓配管については、第 5 次申請で
{8012-7}消火設備 消火栓に含めて取り
扱うこととする。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（3）消火設備
及び火災感知設備 

屋外 消火栓 

{8012-5} p.43 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（消火設備及び火災感知設備） 

屋外 消火栓 リ．その他
の加工施
設 

屋外 消火設備 屋外消火栓配
管 

― ― ◇ ― ○ ― [第 3 次申請]表リ-4-1 
第 3 次申請では、消火栓配管の一部を仮移
設する。第 5次申請で仮移設の状態から復
旧し本設するための新規制基準対応工事
を行い、{8012-7}消火設備 消火栓として
その適合性確認を行う。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（3）消火設備
及び火災感知設備 

屋外 消火栓 

{8012-6} p.43 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（消火設備及び火災感知設備） 

屋外 消火栓 リ．その他
の加工施
設 

屋外 消火設備 屋外消火栓配
管 

― ― ― ◇ ○ ― 第 4 次申請では、消火栓配管の一部を仮移
設する。第 5次申請で仮移設の状態から復
旧し本設するための新規制基準対応工事
を行い、{8012-7}消火設備 消火栓として
その適合性確認を行う。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（3）消火設備
及び火災感知設備 

屋外 消火栓 

{8012-7} p.43 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（消火設備及び火災感知設備） 

第２加工棟、屋外 消火栓 リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟、屋外 消火設備 消火栓 ― ― ― ― ○ ― 第 5 次申請では、第２加工棟に設置する
{8012}消火設備 屋内消火栓、屋外に設置
する{8012-2}消火設備 屋外消火栓で消
火するために必要な機器（消火栓配管、消
火栓ポンプ、消火栓水槽等）の適合性確認
を行う。本施設には、第 3次申請で仮移設
する{8012-5}消火設備 屋外消火栓配管、
第4次申請で仮移設する{8012-6}消火設備 
屋外消火栓配管を含む。 
また、本加工施設における消火栓全体とし
ての性能について併せて確認する。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（3）消火設備
及び火災感知設備 

第２加工棟、屋外 消火栓 

{8012-8} p.43 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（消火設備及び火災感知設備） 

屋外 消火栓 リ．その他
の加工施
設 

屋外 消火設備 可搬消防ポン
プ 

― ― ― ― ○ ― 屋外には、建物及びその周辺の火災を消火
するために、屋外消火栓、可搬消防ポンプ
等の消火設備を設ける。 

 p.89 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（3）消火設備
及び火災感知設備 

屋外 消火栓 

{8013} p.44 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（分析・試験開発設備） 

第２分析室 分析設備 粉末取扱フ
ード設備 

リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２分析
室 

分析設備 グローブボッ
クス No.2 

― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟第
２分析室に設けるとしている本施設は、詳
細設計の結果、加工事業変更許可申請書で
第２加工棟第２分析室に設けるとしてい
る分析設備 粉末取扱分析設備<p.52>と
同一物とする。同一物に対しては、1 つの
管理番号{8013}で取り扱うこととする。 

 p.91 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ロ）核燃料物質の検査設備及び計量
設備の種類 

第２加工棟 分析設備 

{8014} p.44 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（分析・試験開発設備） 

第２分析室 分析設備 粉末取扱フ
ード設備 

リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２分析
室 

分析設備 試料取扱ボッ
クス 

― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟第
２分析室に設けるとしている本施設は、詳
細設計の結果、加工事業変更許可申請書で
第２加工棟第２分析室に設けるとしてい
る分析設備 粉末取扱分析設備<p.52>と
同一物とする。同一物に対しては、1 つの
管理番号{8014}で取り扱うこととする。 

 p.91 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ロ）核燃料物質の検査設備及び計量
設備の種類 

第２加工棟 分析設備 

{8015} p.44 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（分析・試験開発設備） 

第２分析室 分析設備 粉末取扱フ
ード設備 

リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２分析
室 

分析設備 小型天秤用フ
ード 

― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟第
２分析室に設けるとしている本施設は、詳
細設計の結果、加工事業変更許可申請書で
第２加工棟第２分析室に設けるとしてい
る分析設備 粉末取扱分析設備<p.52>と
同一物とする。同一物に対しては、1 つの
管理番号{8015}で取り扱うこととする。 

 p.91 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ロ）核燃料物質の検査設備及び計量
設備の種類 

第２加工棟 分析設備 
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(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{8016} p.44 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（分析・試験開発設備） 

第２分析室 分析設備 ドラフトチ
ャンバ 

リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２分析
室 

分析設備 実験用ドラフ
ト（１） 

― ― ― ― ○ ― スクラバーを含む。 
加工事業変更許可申請書で第２加工棟第
２分析室に設けるとしている本施設は、詳
細設計の結果、加工事業変更許可申請書で
第２加工棟第２分析室に設けるとしてい
る分析設備 粉末取扱分析設備<p.52>と
同一物とする。同一物に対しては、1 つの
管理番号{8016}で取り扱うこととする。 

 p.91 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ロ）核燃料物質の検査設備及び計量
設備の種類 

第２加工棟 分析設備 

{8017} p.44 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（分析・試験開発設備） 

第２分析室 分析設備 ドラフトチ
ャンバ 

リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２分析
室 

分析設備 実験用ドラフ
ト（２） 

― ― ― ― ○ ― スクラバーを含む。 
加工事業変更許可申請書で第２加工棟第
２分析室に設けるとしている本施設は、詳
細設計の結果、加工事業変更許可申請書で
第２加工棟第２分析室に設けるとしてい
る分析設備 粉末取扱分析設備<p.52>と
同一物とする。同一物に対しては、1 つの
管理番号{8017}で取り扱うこととする。 

 p.91 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ロ）核燃料物質の検査設備及び計量
設備の種類 

第２加工棟 分析設備 

{8018} p.44 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（分析・試験開発設備） 

第２分析室 分析設備 ドラフトチ
ャンバ 

リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２分析
室 

分析設備 実験用ドラフ
ト（３） 

― ― ― ― ○ ― スクラバーを含む。 
加工事業変更許可申請書で第２加工棟第
２分析室に設けるとしている本施設は、詳
細設計の結果、加工事業変更許可申請書で
第２加工棟第２分析室に設けるとしてい
る分析設備 粉末取扱分析設備<p.52>と
同一物とする。同一物に対しては、1 つの
管理番号{8018}で取り扱うこととする。 

 p.91 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ロ）核燃料物質の検査設備及び計量
設備の種類 

第２加工棟 分析設備 

{8019} p.44 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（分析・試験開発設備） 

第２開発室 燃料開発設備 粉末取
扱フード設備 

リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 スクラップ処
理装置 

― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟第
２開発室に設けるとしている本施設は、詳
細設計の結果、加工事業変更許可申請書で
第２加工棟第２開発室に設けるとしてい
る燃料開発設備 粉末取扱試験設備
<p.52>と同一物とする。同一物に対して
は、1 つの管理番号{8019}で取り扱うこと
とする。 

 p.91 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ハ）主要な実験設備の種類 

第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 

{8020} p.44 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（分析・試験開発設備） 

第２開発室 燃料開発設備 粉末取
扱フード設備 

リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 試料調整用フ
ード 

― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟第
２開発室に設けるとしている本施設は、詳
細設計の結果、加工事業変更許可申請書で
第２加工棟第２開発室に設けるとしてい
る燃料開発設備 粉末取扱試験設備
<p.52>と同一物とする。同一物に対して
は、1 つの管理番号{8020}で取り扱うこと
とする。 

 p.91 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ハ）主要な実験設備の種類 

第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 

{8021} p.44 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（分析・試験開発設備） 

第２開発室 燃料開発設備 粉末取
扱フード設備 

リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 試料調整用フ
ード No.1 

― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟第
２開発室に設けるとしている本施設は、詳
細設計の結果、加工事業変更許可申請書で
第２加工棟第２開発室に設けるとしてい
る燃料開発設備 粉末取扱試験設備
<p.52>と同一物とする。同一物に対して
は、1 つの管理番号{8021}で取り扱うこと
とする。 

 p.91 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ハ）主要な実験設備の種類 

第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 

{8022} p.44 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（分析・試験開発設備） 

第２開発室 燃料開発設備 粉末取
扱フード設備 

リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 試料調整用フ
ード No.2 

― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟第
２開発室に設けるとしている本施設は、詳
細設計の結果、加工事業変更許可申請書で
第２加工棟第２開発室に設けるとしてい
る燃料開発設備 粉末取扱試験設備
<p.52>と同一物とする。同一物に対して
は、1 つの管理番号{8022}で取り扱うこと
とする。 

 p.91 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ハ）主要な実験設備の種類 

第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 

{8023} p.44 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（分析・試験開発設備） 

第２開発室 燃料開発設備 粉末取
扱フード設備 

リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 粉末取扱フー
ド 

― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟第
２開発室に設けるとしている本施設は、詳
細設計の結果、加工事業変更許可申請書で
第２加工棟第２開発室に設けるとしてい
る燃料開発設備 粉末取扱試験設備
<p.52>と同一物とする。同一物に対して

 p.91 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ハ）主要な実験設備の種類 

第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 
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(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

は、1 つの管理番号{8023}で取り扱うこと
とする。 

{8024} p.44 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（分析・試験開発設備） 

第２開発室 燃料開発設備 プレス リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 プレス ― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟第
２開発室に設けるとしている本施設は、詳
細設計の結果、加工事業変更許可申請書で
第２加工棟第２開発室に設けるとしてい
る燃料開発設備 粉末取扱試験設備
<p.52>と同一物とする。同一物に対して
は、1 つの管理番号{8024}で取り扱うこと
とする。 

 p.91 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ハ）主要な実験設備の種類 

第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 

{8025} p.44 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（分析・試験開発設備） 

第２開発室 燃料開発設備 加熱炉 
 自動窒素ガス切替機
構（窒素配管含む） 
 空気混入防止機構 
 失火検知機構 
 過加熱防止機構 
 圧力逃がし機構 
 可燃性ガス配管 

リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 加熱炉 ― ― ― ― ○ ― 自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含
む）、空気混入防止機構、失火検知機構、
過加熱防止機構、圧力逃がし機構、可燃性
ガス配管を含む。 
加工事業変更許可申請書で第２加工棟第
２開発室に設けるとしている本施設は、詳
細設計の結果、加工事業変更許可申請書で
第２加工棟第２開発室に設けるとしてい
る燃料開発設備 試験開発炉<p.52>と同
一物とする。同一物に対しては、1 つの管
理番号{8025}で取り扱うこととする。 

 p.91 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ハ）主要な実験設備の種類 

第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 

{8026} p.45 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（分析・試験開発設備） 

第２開発室 燃料開発設備 小型雰
囲気可変炉 
 自動窒素ガス切替機
構（窒素ガス配管含む） 
 空気混入防止機構 
 過加熱防止機構 
 圧力逃がし機構 
 可燃性ガス配管 

リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 小型雰囲気可
変炉 

― ― ― ― ○ ― 自動窒素ガス切替機構（窒素ガス配管含
む）、空気混入防止機構、過加熱防止機構、
圧力逃がし機構、可燃性ガス配管を含む。 
加工事業変更許可申請書で第２加工棟第
２開発室に設けるとしている本施設は、詳
細設計の結果、加工事業変更許可申請書で
第２加工棟第２開発室に設けるとしてい
る燃料開発設備 試験開発炉<p.52>と同
一物とする。同一物に対しては、1 つの管
理番号{8026}で取り扱うこととする。 

 p.91 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ハ）主要な実験設備の種類 

第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 

{8027} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第２加工棟 避難通路 リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 緊急設備 避難通路 ― ― ― ○ ― ― ― 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第２加工棟 避難通路 

{8028} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第１－３貯蔵棟 避難通路 リ．その他
の加工施
設 

第１－３貯蔵棟 緊急設備 避難通路 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第１－３貯蔵棟 避難通路 

{8029} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第２加工棟 非常用照明、誘導灯 リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 緊急設備 非常用照明 ― ― ― ○ ― ― 本施設は、第２加工棟に設置する緊急設備 
非常用照明であり、第 4次申請で適合性確
認を行う。本施設には、第 2次申請で仮移
設する{8029-2}緊急設備 非常用照明を
含む。 

 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第２加工棟 非常用照明、誘導灯 

{8029-2} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第２加工棟 非常用照明、誘導灯 リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 緊急設備 非常用照明 ― ◇ ― ○ ― ― [第 2 次申請]表リ-3-1 
第 2 次申請では、第２加工棟に設置する緊
急設備 非常用照明の一部を仮移設する。
第4次申請で仮移設の状態から復旧し本設
するための新規制基準対応工事を行い、
{8029}緊急設備 非常用照明としてその
適合性確認を行う。 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第２加工棟 非常用照明、誘導灯 

{8029-3} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第２加工棟 非常用照明、誘導灯 リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 緊急設備 誘導灯 ― ◇ ― ○ ― ― [第 2 次申請]表リ-3-1 
第 2 次申請では、第２加工棟に設置する緊
急設備 誘導灯の一部を仮移設する。第 4
次申請で仮移設の状態から復旧し本設す
るための新規制基準対応工事を行い、
{8029-4}緊急設備 誘導灯としてその適
合性確認を行う。 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第２加工棟 非常用照明、誘導灯 

{8029-4} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第２加工棟 非常用照明、誘導灯 リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 緊急設備 誘導灯 ― ― ― ○ ― ― 本施設は、第２加工棟に設置する緊急設備 
誘導灯であり、第 4次申請で適合性確認を
行う。本施設には、第 2次申請で仮移設す
る{8029-3}緊急設備 誘導灯を含む。  p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び

設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 
第２加工棟 非常用照明、誘導灯 



 

 

7
5
3 

(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{8030} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第１－３貯蔵棟 非常用照明、誘導灯 リ．その他
の加工施
設 

第１－３貯蔵棟 緊急設備 非常用照明 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第１－３貯蔵棟 非常用照明、誘導灯 

{8030-2} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第１－３貯蔵棟 非常用照明、誘導灯 リ．その他
の加工施
設 

第１－３貯蔵棟 緊急設備 誘導灯 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第１－３貯蔵棟 非常用照明、誘導灯 

{8031} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第１廃棄物貯蔵棟 避難通路 リ．その他
の加工施
設 

第１廃棄物貯蔵棟 緊急設備 避難通路 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第１廃棄物貯蔵棟 避難通路 

{8032} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第１廃棄物貯蔵棟 非常用照明、誘導灯 リ．その他
の加工施
設 

第１廃棄物貯蔵棟 緊急設備 非常用照明 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第１廃棄物貯蔵棟 非常用照明、誘導灯 

{8032-2} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第１廃棄物貯蔵棟 非常用照明、誘導灯 リ．その他
の加工施
設 

第１廃棄物貯蔵棟 緊急設備 誘導灯 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第１廃棄物貯蔵棟 非常用照明、誘導灯 

{8033} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第３廃棄物貯蔵棟 避難通路 リ．その他
の加工施
設 

第３廃棄物貯蔵棟 緊急設備 避難通路 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第３廃棄物貯蔵棟 避難通路 

{8034} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第５廃棄物貯蔵棟 避難通路 リ．その他
の加工施
設 

第５廃棄物貯蔵棟 緊急設備 避難通路 ― ― ― ○ ― ― ― 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第５廃棄物貯蔵棟 避難通路 

{8035} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第１加工棟 避難通路 リ．その他
の加工施
設 

第１加工棟 緊急設備 避難通路 ― ― ○ ― ― ― [第 3 次申請]表リ-4-1 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第１加工棟 避難通路 

{8036} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第３廃棄物貯蔵棟 非常用照明、誘導灯 リ．その他
の加工施
設 

第３廃棄物貯蔵棟 緊急設備 非常用照明 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第３廃棄物貯蔵棟 非常用照明、誘導灯 

{8036-2} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第３廃棄物貯蔵棟 非常用照明、誘導灯 リ．その他
の加工施
設 

第３廃棄物貯蔵棟 緊急設備 誘導灯 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第３廃棄物貯蔵棟 非常用照明、誘導灯 

{8037} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第５廃棄物貯蔵棟 非常用照明、誘導灯 リ．その他
の加工施
設 

第５廃棄物貯蔵棟 緊急設備 非常用照明 ― ― ― ○ ― ― ― 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第５廃棄物貯蔵棟 非常用照明、誘導灯 

{8037-2} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第５廃棄物貯蔵棟 非常用照明、誘導灯 リ．その他
の加工施
設 

第５廃棄物貯蔵棟 緊急設備 誘導灯 ― ― ― ○ ― ― ― 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第５廃棄物貯蔵棟 非常用照明、誘導灯 

{8038} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第１加工棟 非常用照明、誘導灯 リ．その他
の加工施
設 

第１加工棟 緊急設備 非常用照明 ― ― ○ ― ― ― [第 3 次申請]表リ-4-1 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第１加工棟 非常用照明、誘導灯 
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5
4 

(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{8038-2} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第１加工棟 非常用照明、誘導灯 リ．その他
の加工施
設 

第１加工棟 緊急設備 誘導灯 ― ― ○ ― ― ― [第 3 次申請]表リ-4-1 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第１加工棟 非常用照明、誘導灯 

{8038-4} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

― 非常用照明、誘導灯 リ．その他
の加工施
設 

屋外 緊急設備 可搬型照明 ― ― ― ― ○ ― 加工施設には、非常用照明、誘導灯とは別
に、設計基準事故が発生した場合の現場操
作が可能となるように、可搬型の照明及び
専用の電源を設置する。  p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び

設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 
屋外 非常用照明、誘導灯 

{8039} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

屋外 緊急遮断弁（アンモニア
分解ガス） 

リ．その他
の加工施
設 

屋外 緊急設備 緊 急 遮 断 弁
（アンモニア
分解ガス） 

― ― ― ― ○ ― 本施設は、{8042-2}緊急設備 感震計が地
震加速度を検知した場合に自動的に作動
する設計とする。 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

屋外 緊急遮断弁（アンモニア
分解ガス） 

{8040} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

屋外 緊急遮断弁（水素ガス） リ．その他
の加工施
設 

屋外 緊急設備 緊 急 遮 断 弁
（水素ガス） 

― ― ― ― ○ ― 本施設は、{8042-2}緊急設備 感震計が地
震加速度を検知した場合に自動的に作動
する設計とする。 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

屋外 緊急遮断弁（水素ガス） 

{8041} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

屋外 緊急遮断弁（プロパンガ
ス） 

リ．その他
の加工施
設 

屋外 緊急設備 緊 急 遮 断 弁
（プロパンガ
ス） 

― ― ― ― ○ ― 本施設は、{8042-2}緊急設備 感震計が地
震加速度を検知した場合に自動的に作動
する設計とする。 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

屋外 緊急遮断弁（プロパンガ
ス） 

{8042} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

屋外 緊急遮断弁（都市ガス） リ．その他
の加工施
設 

屋外 緊急設備 緊 急 遮 断 弁
（都市ガス） 

― ― ― ― ○ ― 本施設は、{8042-2}緊急設備 感震計が地
震加速度を検知した場合に自動的に作動
する設計とする。 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

屋外 緊急遮断弁（都市ガス） 

{8042-2} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

屋外 緊急遮断弁（アンモニア
分解ガス） 
緊急遮断弁（水素ガス） 
緊急遮断弁（プロパンガ
ス） 
緊急遮断弁（都市ガス） 

リ．その他
の加工施
設 

屋外 緊急設備 感震計 ― ― ― ― ○ ― 本施設により、地震加速度を検知し、
{8039}緊急設備 緊急遮断弁（アンモニア
分解ガス）、{8040}緊急設備 緊急遮断弁
（水素ガス）、{8041}緊急設備 緊急遮断
弁（プロパンガス）、{8042}緊急設備 緊
急遮断弁（都市ガス）を自動的に作動させ
る。また、地震加速度を検知し、{8061}緊
急設備 送水ポンプ自動停止装置を作動
させる設計についても本施設を用いるこ
ととする。 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

屋外 緊急遮断弁（アンモニア
分解ガス） 
緊急遮断弁（水素ガス） 
緊急遮断弁（プロパンガ
ス） 
緊急遮断弁（都市ガス） 

{1012} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第１加工棟 防護壁 リ．その他
の加工施
設 

第１加工棟北側屋外 防護壁 防護壁 No.1 ― ― ○ ― ― ― [第 3 次申請]表リ-3-1 
加工事業変更許可申請書で第１加工棟に
設けるとしている本施設は、詳細設計の結
果、加工事業変更許可申請書で第１加工棟
北側屋外に設けるとしている防護壁
No.1<p.24>、防護壁 No.2<p.24>と同一物と
する。同一物に対しては、1 つの管理番号
{1012}で取り扱うこととする。 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第１加工棟 防護壁 

{1001} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第１加工棟 防護閉止板又はコンク
リート 

ヘ．核燃料
物質の貯
蔵施設 

第１加工棟 第１加工棟 ― ― ― ○ ― ― ― [第 3 次申請]表ヘ-2-1 
加工事業変更許可申請書で第１加工棟に
設けるとしている本施設は、詳細設計の結
果、第１加工棟の建物本体の一部を構成す
る施設とする。このため、本施設の管理番
号は個別には付与せず、本施設を包含する
第１加工棟の管理番号{1001}で取り扱う
こととする。 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第１加工棟 防護閉止板又はコンク
リート 

{8045} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第２加工棟 防火ダンパー リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 緊急設備 防火ダンパー ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第２加工棟 防火ダンパー 

{8046} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第２加工棟 可燃性ガス漏えい検知
器（水素ガス） 

リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 緊急設備 可燃性ガス漏
え い 検 知 器
（水素ガス） 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第２加工棟 可燃性ガス漏えい検知
機構（水素ガス） 
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(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{8047} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第２加工棟 可燃性ガス漏えい検知
器（プロパンガス） 

リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 緊急設備 可燃性ガス漏
え い 検 知 器
（プロパンガ
ス） 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第２加工棟 可燃性ガス漏えい検知
機構（プロパンガス） 

{1002} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第２加工棟 防護壁又は防護柵 ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２加工棟 ― ― ― ― ○ ― ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟に
設けるとしている本施設は、詳細設計の結
果、第２加工棟の建物本体の一部を構成す
る施設とする。このため、本施設の管理番
号は個別には付与せず、本施設を包含する
第２加工棟の管理番号{1002}で取り扱う
こととする。 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第２加工棟 防護壁又は防護柵 

{1002} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第２加工棟 防護壁 ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２加工棟 ― ― ― ― ○ ― ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟に
設けるとしている本施設は、詳細設計の結
果、第２加工棟の建物本体の一部を構成す
る施設とする。このため、本施設の管理番
号は個別には付与せず、本施設を包含する
第２加工棟の管理番号{1002}で取り扱う
こととする。 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第２加工棟 防護壁 

{1002} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第２加工棟 防護閉止板又はコンク
リート 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２加工棟 ― ― ― ― ○ ― ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟に
設けるとしている本施設は、詳細設計の結
果、第２加工棟の建物本体の一部を構成す
る施設とする。このため、本施設の管理番
号は個別には付与せず、本施設を包含する
第２加工棟の管理番号{1002}で取り扱う
こととする。 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第２加工棟 防護閉止板又はコンク
リート 

{1002} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第２加工棟 堰、密閉構造扉（溢水防
護区域境界の扉の開口
部） 

ハ．成型施
設 

第２加工棟 第２加工棟 ― ― ― ― ○ ― ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟に
設けるとしている本施設は、詳細設計の結
果、第２加工棟の建物本体の一部を構成す
る施設とする。このため、本施設の管理番
号は個別には付与せず、本施設を包含する
第２加工棟の管理番号{1002}で取り扱う
こととする。 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第２加工棟 堰、密閉構造扉 

{8052} p.46 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第２加工棟 漏水検知器 リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 緊急設備 漏水検知器 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第２加工棟 漏水検知器 

{8053} p.47 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第１廃棄物貯蔵棟 防火ダンパー リ．その他
の加工施
設 

第１廃棄物貯蔵棟 緊急設備 防火ダンパー ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第１廃棄物貯蔵棟 防火ダンパー 

{8054} p.47 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第１廃棄物貯蔵棟 可燃性ガス漏えい検知
器（都市ガス） 

リ．その他
の加工施
設 

第１廃棄物貯蔵棟 緊急設備 可燃性ガス漏
え い 検 知 器
（都市ガス） 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第１廃棄物貯蔵棟 可燃性ガス漏えい検知
機構（都市ガス） 

{8055} p.47 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第１廃棄物貯蔵棟 防護壁又は防護柵 リ．その他
の加工施
設 

第１廃棄物貯蔵棟 防護壁又は防護柵 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第１廃棄物貯蔵棟 防護壁又は防護柵 

{8056} p.47 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第１廃棄物貯蔵棟 漏水検知器 リ．その他
の加工施
設 

第１廃棄物貯蔵棟 緊急設備 漏水検知器 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第１廃棄物貯蔵棟 漏水検知器 

{8057} p.47 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第３廃棄物貯蔵棟 防護壁又は防護柵 リ．その他
の加工施
設 

第３廃棄物貯蔵棟 防護壁又は防護柵 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第３廃棄物貯蔵棟 防護壁又は防護柵 

{8058} p.47 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第２加工棟、第１廃棄物
貯蔵棟 

防水カバー リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟、第１廃棄物
貯蔵棟 

防水カバー ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第２加工棟、第１廃棄物
貯蔵棟 

防水カバー 
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(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{8061} p.47 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第２加工棟、第１廃棄物
貯蔵棟 

緊急遮断弁（冷却水） リ．その他
の加工施
設 

発電機・ポンプ棟 緊急設備 送水ポンプ自
動停止装置 

― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟、第
１廃棄物貯蔵棟に設けるとしている本施
設は、詳細設計の結果、加工事業変更許可
申請書で発電機・ポンプ棟に設けるとして
いる送水ポンプ自動停止装置<p.47、p.90>
に溢水拡大防止のために水の供給を遮断
する機能を持たせる設計とする。このた
め、本施設の管理番号は個別には付与せ
ず、管理番号{8061}で取り扱うこととし適
合性確認を行う。 

 ― ― 
（施設の構造及び設備として記載なし） 

― ― 

{8061} p.47 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

屋外、第１廃棄物貯蔵棟 上水送水用緊急遮断弁 リ．その他
の加工施
設 

発電機・ポンプ棟 緊急設備 送水ポンプ自
動停止装置 

― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で屋外、第１廃棄
物貯蔵棟に設けるとしている本施設は、詳
細設計の結果、加工事業変更許可申請書で
発電機・ポンプ棟に設けるとしている送水
ポンプ自動停止装置<p.47、p.90>に溢水拡
大防止のために水の供給を遮断する機能
を持たせる設計とする。このため、本施設
の管理番号は個別には付与せず、管理番号
{8061}で取り扱うこととし適合性確認を
行う。 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第１廃棄物貯蔵棟、屋外 緊急遮断弁（第１廃棄物
貯蔵棟用上水送水） 

{8061} p.47 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

発電機・ポンプ棟 送水ポンプ自動停止装
置 

リ．その他
の加工施
設 

発電機・ポンプ棟 緊急設備 送水ポンプ自
動停止装置 

― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で発電機・ポンプ
棟に設けるとしている本施設は、詳細設計
の結果、加工事業変更許可申請書で第２加
工棟、第１廃棄物貯蔵棟に設けるとしてい
る緊急遮断弁（冷却水）<p.47>、加工事業
変更許可申請書で屋外、第１廃棄物貯蔵棟
に設けるとしている上水送水用緊急遮断
弁<p.47、p.90>の溢水拡大防止のために水
の供給を遮断する機能を持つ設計とする。 
本施設は、{8042-2}緊急設備 感震計が地
震加速度を検知した場合に自動的に作動
する設計とする。 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

発電機・ポンプ棟 送水ポンプ自動停止装
置 

{8062} p.47 ロ．加工施設の一般構造（チ）安全機能を
有する施設 表 安全機能を有する施設
（緊急設備） 

第２加工棟、第１廃棄物
貯蔵棟 

防護板 リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟、第１廃棄物
貯蔵棟 

防護板 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第２加工棟、第１廃棄物
貯蔵棟 

防護板 

{1001} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― ヘ．核燃料
物質の貯
蔵施設 

第１加工棟 第１加工棟 ― ― ― ○ ― ― ― [第 3 次申請]表ヘ-2-1 
加工事業変更許可申請書で第１加工棟に
設けるとしている本施設は、詳細設計の結
果、第１加工棟の建物本体の一部を構成す
る施設とする。このため、本施設の管理番
号は個別には付与せず、本施設を包含する
第１加工棟の管理番号{1001}で取り扱う
こととする。 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第１加工棟 大型外扉 

{1001} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― ヘ．核燃料
物質の貯
蔵施設 

第１加工棟 第１加工棟 ― ― ― ○ ― ― ― [第 3 次申請]表ヘ-2-1 
加工事業変更許可申請書で第１加工棟に
設けるとしている本施設は、詳細設計の結
果、第１加工棟の建物本体の一部を構成す
る施設とする。このため、本施設の管理番
号は個別には付与せず、本施設を包含する
第１加工棟の管理番号{1001}で取り扱う
こととする。 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第１加工棟 外扉 

{8065} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 遮水板 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.90 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類（4）緊急設備 

第２加工棟 遮水板 

{8066} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 分析設備 ― ― ― ― ― ○ ― γ線スペクトロメータ、ガス分析装置、ピ
ロハイドロシス装置、乾燥器、光電分析装
置、質量分析計、重量測定装置、水素分析
装置、炭素・硫黄分析装置、窒素分析装置、
発光分光分析装置、ICP 質量分析装置を含
む。 

 p.91 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ロ）核燃料物質の検査設備及び計量
設備の種類 

第２加工棟 分析設備 
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(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{2085} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２－１
ペレット検査室 

ペレット検査台 No.1 ― ― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟に
設けるとしている本施設は、詳細設計の結
果、加工事業変更許可申請書で第２加工棟
第２－１ペレット検査室に設けるとして
いる検査設備 ペレット検査台<p.33、
p.52>と同一物とする。同一物に対しては、
1 つの管理番号{2085}で取り扱うこととす
る。 

 p.91 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ロ）核燃料物質の検査設備及び計量
設備の種類 

第２加工棟 検査設備 

{4010} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― ホ．組立施
設 

第２加工棟 第２－１
組立室 

立会検査定盤 No.1 燃 料 棒 移 送
（Ｄ）部 

― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟に
設けるとしている本施設は、詳細設計の結
果、加工事業変更許可申請書で第２加工棟
第２－１組立室に設けるとしている検査
設備 立会検査定盤<p.35、p.62>と同一物
とする。同一物に対しては、1 つの管理番
号{4010}で取り扱うこととする。 

 p.91 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ロ）核燃料物質の検査設備及び計量
設備の種類 

第２加工棟 検査設備 

{4011} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― ホ．組立施
設 

第２加工棟 第２－１
組立室 

立会検査定盤 No.1 石定盤部 ― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟に
設けるとしている本施設は、詳細設計の結
果、加工事業変更許可申請書で第２加工棟
第２－１組立室に設けるとしている検査
設備 立会検査定盤<p.35、p.62>と同一物
とする。同一物に対しては、1 つの管理番
号{4011}で取り扱うこととする。 

 p.91 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ロ）核燃料物質の検査設備及び計量
設備の種類 

第２加工棟 検査設備 

{4012} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― ホ．組立施
設 

第２加工棟 第２－１
組立室 

立会検査定盤 No.1 燃 料 棒 移 送
（Ｅ）部 

― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟に
設けるとしている本施設は、詳細設計の結
果、加工事業変更許可申請書で第２加工棟
第２－１組立室に設けるとしている検査
設備 立会検査定盤<p.35、p.62>と同一物
とする。同一物に対しては、1 つの管理番
号{4012}で取り扱うこととする。 

 p.91 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ロ）核燃料物質の検査設備及び計量
設備の種類 

第２加工棟 検査設備 

{8068} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 計量設備 上皿電子天秤 ― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第２加工棟に
設けるとしている本施設は、質量制限を担
保するための質量測定を行う秤量器とす
る。 

 p.91 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ロ）核燃料物質の検査設備及び計量
設備の種類 

第２加工棟 計量設備 

{8068-2} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第１加工棟 計量設備 固体廃棄物中
ウラン量測定
装置 

― ― ― ― ○ ― 加工事業変更許可申請書で第１加工棟に
設けるとしている本施設は、固体廃棄物中
のウラン量を測定するための装置であり、
詳細設計の結果、加工事業変更許可申請書
で第１加工棟に設けるとしている放射線
測定装置<p.87>と同一物とする。同一物に
対しては、1 つの管理番号{8068-2}で取り
扱うこととする。 

 p.91 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ロ）核燃料物質の検査設備及び計量
設備の種類 

第１加工棟 計量設備 

{8069} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 ― ― ― ― ― ○ ― 電子顕微鏡、金属顕微鏡、実体顕微鏡、微
小硬度計、金蒸着装置、カーボン蒸着装置、
乾式密度計を含む。  p.91 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び

設備（ハ）主要な実験設備の種類 
第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 

{8070} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２開発
室 

試験検査設備 ― ― ― ― ― ○ ― 熱分析装置を含む。 

 p.91 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ハ）主要な実験設備の種類 

第２加工棟 第２開発
室 

試験検査設備 

{8071} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

― ― ― ― ― ― ― ○ ― 搬送設備 パレットトラック（第２加工
棟）、搬送設備 マンリフタ（第２加工棟）、
搬送設備 ２．５ｔフォークリフト No.1、
搬送設備 粉末・ペレット貯蔵容器Ｉ型運
搬車 No.1、搬送設備 粉末・ペレット貯蔵
容器Ｉ型運搬車 No.2、搬送設備 粉末・ペ
レット貯蔵容器Ｉ型運搬車 No.3、搬送設備 
パレットトラック No.1、搬送設備 パレッ
トトラック No.2 は、当該設備を使用する
設備のその他の構成機器として含める。 

 p.91 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ニ）その他の主要な事項（1）その他
の主要な設備 

― 運搬設備（フォークリフ
ト、ドラムポータ、パレ
ットトラック） 
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(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{8072} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ― [第 3 次申請]表ヘ-2-1 
[第 4 次申請]表ハ-2-1 
敷地内の高圧ガス貯蔵施設のうち、第１高
圧ガス貯蔵施設及びボンベ置場(1)の移設
先については、第 3次申請以降の外部火災
評価で説明する。 

 p.91 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ニ）その他の主要な事項（1）その他
の主要な設備 

― 高圧ガス貯蔵施設（アン
モニア、プロパンガス
等） 

{8073} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

― ガス供給施設 ― ― ― ― ― ○ ― 圧縮空気供給施設、アンモニア分解設備を
含む。 

 p.91 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ニ）その他の主要な事項（1）その他
の主要な設備 

― ガス供給施設 

{8074} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ― [第 3 次申請]表ヘ-2-1 
[第 4 次申請]表ハ-2-1 
敷地内の危険物貯蔵施設（油、薬品等）に
ついては、第 3次申請以降の外部火災評価
で説明する。  p.91 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び

設備（ニ）その他の主要な事項（1）その他
の主要な設備 

― 危険物貯蔵施設（油、薬
品等） 

{8075} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― [第 4 次申請]表ハ-2-1 
加工事業変更許可申請書で外部からの衝
撃（落雷）による損傷の防止の対策として
設置する避雷針については、第２加工棟の
建物本体の一部を構成する施設とする。こ
のため、避雷針には個別の管理番号は付与
せず、避雷針を包含する第２加工棟の管理
番号{1002}で取り扱うこととする。 

 p.91 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ニ）その他の主要な事項（1）その他
の主要な設備 

― 受電施設 

{8076} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

― 空調施設 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.91 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ニ）その他の主要な事項（1）その他
の主要な設備 

― 空調施設 

{8077} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

― 給水及び循環水設備 ― ― ― ― ― ○ ― 冷却水施設を含む。 

 p.91 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ニ）その他の主要な事項（1）その他
の主要な設備 

― 給水及び循環水設備 

{8078} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

― 緊急設備（放射線障害防
護用器具、非常用通信機
器、計測器等、消火用資
機材、その他資機材） 

― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.91 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ニ）その他の主要な事項（1）その他
の主要な設備 

― 緊急設備（放射線障害防
護用器具、非常用通信機
器、計測機等、消火用資
機材、その他資機材） 

{8079} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

― 緊急対策本部 ― ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.91 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ニ）その他の主要な事項（1）その他
の主要な設備 

― 緊急対策本部 
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(1) 加工事業変更許可における施設名称は、加工事業変更許可申請書の本文に記載する①「安全機能を有する施設に関する表」（建物・構築物の場合は「建物・構築物の一覧表」）及び②「施設の構造及び設備に関する表」に登場する。本表では、それら①及び②に登場する施設名称を施設区分ごと
に網羅的に抽出したものと設工認における施設名称が対比できるように整理している（設工認における施設名称に対して、加工事業変更許可における施設名称である①を上段に②を下段に併記することで対比を示している。）。 

(2)【凡例】〇：当該申請で適合性確認を行う。◇：仮移設するものであり、次回以降の申請で本設し適合性確認を行う。 
管理番号 加工事業変更許可における施設名称(1) 設工認における施設名称 設工認への対応状況（第 4次申請以降は予定を示す。）(2) 備考 

 記載箇所 施設区分 設置場所 施設名称 施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 第 1次 
申請 

第 2 次 
申請 

第 3 次 
申請 

第 4 次 
申請 

第 5 次 
申請 

― 
 

{8010-8} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２廃棄物貯蔵棟 消火設備 消火器 ― ― ― ○ ― ― ― 

 p.33 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類 

―（加工施設に設ける） 消火設備 消火器 

{8038-3} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２廃棄物貯蔵棟 緊急設備 非常用照明 ― ― ― ○ ― ― ― 

 p.33 
(p.3-51) 

ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（イ）非常用設備の種類 
（チ．その他の安全設計（ハ）事故時に対
する考慮における記載を含む） 

―（加工施設に設ける） 非常用設備 非常灯 

{8066-2} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２分析
室 

分析設備 電気炉 ― ― ― ― ○ ― ― 

 p.33 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ロ）核燃料物質の検査設備及び計量
設備の種類 

第２加工棟 第２分析
室 

分析設備 

{8066-3} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２分析
室 

分析設備 実験用ドラフ
ト（４） 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.33 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ロ）核燃料物質の検査設備及び計量
設備の種類 

第２加工棟 第２分析
室 

分析設備 

{8066-4} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２分析
室 

分析設備 計量設備架台
No.12 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.33 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ロ）核燃料物質の検査設備及び計量
設備の種類 

第２加工棟 第２分析
室 

分析設備 

{8069-2} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 ― ― ― ― ― ○ ― アーク炉、赤外線加熱炉、X 線回折装置、
気孔分布測定装置、強度試験機、高温顕微
硬度計を含む。  p.33 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び

設備（ハ）主要な実験設備の種類 
第２加工棟 第２開発
室 

燃料開発設備 一式 

{8070-2} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２開発
室 

試験検査設備 ― ― ― ― ― ○ ― 熱伝導度測定装置、比熱測定装置、比表面
積測定装置、融点測定装置、クリープ試験
機を含む。  p.33 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び

設備（ハ）主要な実験設備の種類 
第２加工棟 第２開発
室 

試験検査設備 一式 

{8070-3} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２開発
室 

試験検査設備 計量設備架台
No.13 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.33 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ハ）主要な実験設備の種類 

第２加工棟 第２開発
室 

試験検査設備 一式 

{8070-4} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２開発
室 

試験検査設備 計量設備架台
No.14 

― ― ― ― ○ ― ― 

 p.33 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ハ）主要な実験設備の種類 

第２加工棟 第２開発
室 

試験検査設備 一式 

{8080} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２－１
作業支援室 

試験開発設備 粉末混合試験
装置 

― ○ ― ― ― ― [第 2 次申請]表リ-2-1 

 p.33 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ハ）主要な実験設備の種類 

第２加工棟 第３開発
室 

試験開発設備 一式 

{8081} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２－１
作業支援室 

試験開発設備 粉末粉砕篩分
装置 

― ○ ― ― ― ― [第 2 次申請]表リ-2-2 

 p.33 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ハ）主要な実験設備の種類 

第２加工棟 第３開発
室 

試験開発設備 一式 

{8082} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２－１
作業支援室 

試験開発設備 小型粉末混合
試験装置 

― ○ ― ― ― ― [第 2 次申請]表リ-2-3 

 p.33 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ハ）主要な実験設備の種類 

第２加工棟 第３開発
室 

試験開発設備 一式 

{8083} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２－１
作業支援室 

試験開発設備 小型粉末粉砕
篩分装置 

― ○ ― ― ― ― [第 2 次申請]表リ-2-4 

 p.33 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ハ）主要な実験設備の種類 

第２加工棟 第３開発
室 

試験開発設備 一式 

{8083-2} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２－１
作業支援室 

試験開発設備 試験設備フー
ド 

― ○ ― ― ― ― [第 2 次申請]表リ-2-5 

 p.33 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ハ）主要な実験設備の種類 

第２加工棟 第３開発
室 

試験開発設備 一式 

{8083-3} ― ― 
（安全機能を有する施設として記載なし） 

― ― リ．その他
の加工施
設 

第２加工棟 第２－１
作業支援室 

試験開発設備 試験設備ベー
ス 

― ○ ― ― ― ― [第 2 次申請]表リ-2-6 

 p.33 ト．その他加工設備の附属施設の構造及び
設備（ハ）主要な実験設備の種類 

第２加工棟 第３開発
室 

試験開発設備 一式 
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     （注．表中の番号は、添１別表１に示す番号に対応している。） 

     事業許可基準規則  

施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 変更内容 

第
一
条 

安
重 

第
二
条 

臨
界 

第
三
条 

遮
蔽 

第
四
条 

閉
じ
込
め 

第
五
条 

火
災
等 

第
六
条 

地
盤 

第
七
条 

地
震 

第
八
条 

津
波 

第
九
条 

外
部
衝
撃 

第
十
条 

不
法
侵
入 

第
十
一
条 

溢
水 

第
十
二
条 

誤
操
作 

第
十
三
条 

避
難
通
路 

第
十
四
条 

安
全
機
能 

第
十
五
条 

設
計
基
準
事
故 

第
十
六
条 

貯
蔵 

第
十
七
条 

廃
棄 

第
十
八
条 

放
管 

第
十
九
条 

監
視 

第
二
十
条 

非
常
用
電
源 

第
二
十
一
条 

通
信
連
絡 

第
二
十
二
条 

重
大
事
故
等 

そ
の
他 

その他の加工

施設 

第２加工棟 第２

開発室、第２分析

室、第２放射線管

理室 

緊急設備 誘導灯 仮移設 1-1 

1-2 
― ― ― ― ― 7-1 

7-2 

7-10 

7-13 

7-14 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― ― ― ― 13-1 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

― ― ― ― 20-6 ― ― ― 

その他の加工

施設 

屋外（第２加工棟

西側） 

消火設備 屋外消火栓 仮移設 1-1 

1-2 
― ― ― 5-1 

5-24 
― 7-1 

7-2 

7-10 

7-13 

7-14 

7-16 

7-17 

7-18 

― 9-1 

9-19 
― ― ― ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

― ― ― ― ― ― ― ― 

 

  







 

 

7
7
3
 

     （注．表中の番号は、添１別表１に示す番号に対応している。） 
     事業許可基準規則  

施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 変更内容 

第
一
条 

安
重 

第
二
条 

臨
界 

第
三
条 

遮
蔽 

第
四
条 

閉
じ
込
め 

第
五
条 

火
災
等 

第
六
条 

地
盤 

第
七
条 

地
震 

第
八
条 

津
波 

第
九
条 

外
部
衝
撃 

第
十
条 

不
法
侵
入 

第
十
一
条 

溢
水 

第
十
二
条 

誤
操
作 

第
十
三
条 

避
難
通
路 

第
十
四
条 

安
全
機
能 

第
十
五
条 

設
計
基
準
事
故 

第
十
六
条 

貯
蔵 

第
十
七
条 

廃
棄 

第
十
八
条 

放
管 

第
十
九
条 

監
視 

第
二
十
条 

非
常
用
電
源 

第
二
十
一
条 

通
信
連
絡 

第
二
十
二
条 

重
大
事
故
等 

そ
の
他 

その他の加

工施設 

第１加工棟 

第１－１輸送物保管室 

遮蔽壁 遮蔽壁 No.1 変更なし 1-1 

1-2 

― 3-1 

3-2 

3-3 

― 5-1 

5-4 

6-1 

6-2 

6-4 

7-1 

7-2 

7-3 

7-4 

7-6 

7-7 

7-9 

― ― ― ― ― ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-17 

― ― ― ― ― ― ― ― 

その他の加

工施設 

第１加工棟 

第４－１廃棄物貯蔵

室、第４－８廃棄物貯

蔵室、第４－９廃棄物

貯蔵室 

遮蔽壁 遮蔽壁 No.4 変更なし 1-1 

1-2 

― 3-1 

3-2 

3-3 

― 5-1 

5-4 

6-1 

6-2 

6-4 

7-1 

7-2 

7-3 

7-4 

7-6 

7-7 

7-9 

― ― ― ― ― ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-17 

― ― ― ― ― ― ― ― 

その他の加

工施設 

第１加工棟北側屋外 防護壁 防護壁 No.1 新設 1-1 

1-2 

1-14 

1-16 

― 3-1 

3-2 

3-3 

― 5-1 

5-4 

6-1 

6-2 

6-4 

7-1 

7-2 

7-3 

7-4 

7-6 

7-7 

7-9 

― 9-1 

9-3 

9-6 

9-15 

9-29 

9-30 

9-31 

9-32 

9-38 

9-41 

― ― ― ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

15-17 

― ― ― ― ― ― ― 23-22 

その他の加

工施設 

第１加工棟 緊急設備 非常用照明 改造 1-1 

1-2 

― ― ― 5-1 

5-23 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-13 

7-14 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― ― ― ― 13-1 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

― ― ― ― 20-1 

20-6 

― ― ― 

その他の加

工施設 

第１加工棟 緊急設備 誘導灯 改造 1-1 

1-2 

― ― ― 5-1 

5-23 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-13 

7-14 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― ― ― ― 13-1 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

― ― ― ― 20-1 

20-6 

― ― ― 

その他の加

工施設 

第１加工棟 緊急設備 避難通路 新設 1-1 

1-2 

― ― ― ― 6-1 ― ― ― ― ― ― 13-1 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

― ― ― ― ― ― ― ― 

その他の加

工施設 

第１加工棟 通信連絡設備 所内通信連絡設

備（放送設備（ス

ピーカ）） 

改造 1-1 

1-2 

― ― ― 5-1 

5-23 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-13 

7-14 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― ― ― ― ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

― ― ― ― 20-1 

20-6 

21-1 

21-3 

― ― 
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     （注．表中の番号は、添１別表１に示す番号に対応している。） 
     事業許可基準規則  

施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 変更内容 

第
一
条 

安
重 

第
二
条 

臨
界 

第
三
条 

遮
蔽 

第
四
条 

閉
じ
込
め 

第
五
条 

火
災
等 

第
六
条 

地
盤 

第
七
条 

地
震 

第
八
条 

津
波 

第
九
条 

外
部
衝
撃 

第
十
条 

不
法
侵
入 

第
十
一
条 

溢
水 

第
十
二
条 

誤
操
作 

第
十
三
条 

避
難
通
路 

第
十
四
条 

安
全
機
能 

第
十
五
条 

設
計
基
準
事
故 

第
十
六
条 

貯
蔵 

第
十
七
条 

廃
棄 

第
十
八
条 

放
管 

第
十
九
条 

監
視 

第
二
十
条 

非
常
用
電
源 

第
二
十
一
条 

通
信
連
絡 

第
二
十
二
条 

重
大
事
故
等 

そ
の
他 

その他の加

工施設 

第１加工棟 通信連絡設備 所内通信連絡設

備（放送設備（ア

ンプ）） 

改造 1-1 

1-2 

― ― ― 5-1 

5-23 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-13 

7-14 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― ― ― ― ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

― ― ― ― 20-1 

20-6 

21-1 

21-3 

― ― 

その他の加

工施設 

第１加工棟 通信連絡設備 所内通信連絡設

備（所内携帯電話

機（PHS アンテ

ナ）） 

改造 1-1 

1-2 

― ― ― 5-1 

5-23 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-13 

7-14 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― ― ― ― ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

― ― ― ― 20-1 

20-6 

21-1 

21-3 

21-4 

― ― 

その他の加

工施設 

第１加工棟 火災感知設備 自動火災報知設

備（感知器） 

改造 1-1 

1-2 

― ― ― 5-1 

5-23 

5-24 

5-25 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-13 

7-14 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― ― ― ― ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

― ― ― ― 20-1 

20-6 

21-1 ― ― 

その他の加

工施設 

第１加工棟 火災感知設備 自動火災報知設

備（受信機） 

改造 1-1 

1-2 

― ― ― 5-1 

5-23 

5-24 

5-25 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-13 

7-14 

7-16 

7-17 

7-18 

― ― ― ― ― ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

― ― ― ― 20-1 

20-6 

21-1 

21-3 

― ― 

その他の加

工施設 

第１加工棟 消火設備 消火器 増設 1-1 

1-2 

― ― ― 5-1 

5-24 

5-26 

5-36 

― ― ― ― ― ― ― ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

― ― ― ― ― ― ― ― 

その他の加

工施設 

屋外 消火設備 屋外消火栓 仮移設 1-1 

1-2 

― ― ― 5-1 

5-24 

5-26 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-13 

7-14 

7-16 

7-17 

7-18 

― 9-1 

9-19 

― ― ― ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

― ― ― ― ― ― ― ― 

その他の加

工施設 

屋外 消火設備 屋外消火栓配管 仮移設 1-1 

1-2 
― ― ― 5-1 

5-24 

5-26 

6-1 7-1 

7-2 

7-10 

7-13 

7-14 

7-16 

7-17 

7-18 

― 9-1 

9-19 
― ― ― ― 14-1 

14-2 

14-9 

14-10 

14-11 

14-12 

15-1 

15-2 

15-3 

― ― ― ― ― ― ― ― 
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本申請の対象とする加工施設に係る「加工施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」

という。）への適合性について、以下に示す技術基準規則の条項ごとに整理した。 

 

第四条（核燃料物質の臨界防止）関連【臨界】 

第五条（安全機能を有する施設の地盤）関連【地盤】 

第六条（地震による損傷の防止）関連【地震】 

第七条（津波による損傷の防止）関連【津波】 

第八条（外部からの衝撃による損傷の防止）関連【外部衝撃】 

第九条（加工施設への人の不法な侵入等の防止）関連【不法侵入】 

第十条（閉じ込めの機能）関連【閉じ込め】 

第十一条（火災等による損傷の防止）関連【火災等】 

第十二条（加工施設内における溢水による損傷の防止）関連【溢水】 

第十三条（安全避難通路等）関連【避難通路】 

第十四条（安全機能を有する施設）関連【安全機能】 

第十五条（材料及び構造）関連【材料・構造】 

第十六条（搬送設備）関連【搬送】 

第十七条（核燃料物質の貯蔵施設）関連【貯蔵】 

第十八条（警報設備等）関連【警報】 

第十九条（放射線管理施設）関連【放管】 

第二十条（廃棄施設）関連【廃棄】 

第二十一条（核燃料物質等による汚染の防止）関連【汚染防止】 

第二十二条（遮蔽）関連【遮蔽】 

第二十三条（換気設備）関連【換気】 

第二十四条（非常用電源設備）関連【非常用電源】 

第二十五条（通信連絡設備）関連【通信連絡】 

 

添２表１－１及び添２表１－２に適合性確認結果（次回以降の申請で適合性を確認する予定の

範囲を含む。）、添２別表１－１－１及び添２別表１－２－１に設計番号に対する設計仕様及び工

事の内容（次回以降の申請で適合性を確認する予定の範囲を含む。）を示す。 

ここで、それぞれの設計仕様には個別の設計番号を与えており、以下の資料において、[ ]付

き番号で示す。設計番号は、技術基準規則の条項番号及び個別番号で構成する。その他許可で求

める仕様に対する設計番号は、「99」及び個別番号で構成する。設備・機器に機能を持たせる設計

に対しては「F」を、建物・構築物に機能を持たせる設計に対しては「B」をその個別番号に付す。 

（例）[4.1-F1]：技術基準規則第四条第１項に対する設備・機器の設計仕様。 

   [5.4.1-B1]：技術基準規則第五条第４項第一号に対する建物の設計仕様。 

   [99-F1]：その他許可で求める仕様に対する設備・機器の設計仕様。 

今回申請する建物・構築物の各部位が有する安全機能を、技術基準の条項ごとに確認した結果

を添２表１－３－１、添２表１－３－２に示す。添２表１－３－１、添２表１－３－２に関する

案内図の次に、技術基準規則への適合状況を説明する。また、添２参考資料１に、本申請の対象

となる施設の適合性確認完了時における適合状況を整理したものを示す。



 

 

7
8
4
 

区
分

臨
界

地
盤
地
震

津
波
外
部
衝
撃

不
法
侵
入

閉
じ
込
め

火
災
等

溢
水

避
難
通
路

安
全
機
能

材
料
・
構
造

搬
送
貯
蔵
警
報

放
管
廃
棄
汚
染
防
止

遮
蔽

換
気
非
常
用
電
源

通
信
連
絡

技
術
基
準
規
則

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

項
目

単
一
ユ
ニ
ッ

ト

複
数
ユ
ニ
ッ

ト

臨
界
警
報
設
備
（

濃
縮
度
５
％
以
上
）

地
盤
耐
震
耐
震
重
要
施
設

耐
震
重
要
施
設

津
波
自
然
災
害

人
為
事
象

航
空
機
落
下

不
法
侵
入
　
不
正
ア
ク
セ
ス

閉
じ
込
め
、

落
下
防
止

消
火
及
び
警
報
設
備

消
火
及
び
警
報
設
備
（

安
重
）

不
燃
性
及
び
難
燃
性

水
素
設
備
接
地

水
素
滞
留
防
止

熱
的
制
限
値

爆
発
防
止

溢
水

安
全
避
難
通
路

環
境
条
件

検
査
又
は
試
験

内
部
飛
来
物

共
用
施
設

強
度
及
び
耐
食
性

耐
圧
試
験
　
漏
え
い
試
験

搬
送
設
備

貯
蔵
（

崩
壊
熱
）

警
報
イ
ン
タ
ー

ロ
ッ

ク

放
射
線
管
理
施
設

廃
棄
施
設

汚
染
防
止

直
接
線
　
ス
カ
イ
シ
ャ

イ
ン
線

遮
蔽
設
備

換
気
設
備

非
常
用
発
電
設
備

無
停
電
電
源
装
置

通
信
連
絡
設
備

外
部
へ
の
通
信
連
絡

設
計
番
号

―
4
.
2
-
B
1
（
臨
界
隔
離
壁
）

―

5
.
1
-
B
1
（
地
盤
）

6
.
1
-
B
1
（
重
要
度
分
類
）

― ― ―

8
.
1
-
B
2
（
竜
巻
）

8
.
1
-
B
6
（
落
雷
）

8
.
1
-
B
3
（
降
下
火
砕
物
）

8
.
1
-
B
4
（
積
雪
）

8
.
1
-
B
5
（
森
林
火
災
）

8
.
2
-
B
2
（
外
部
火
災
）

―

9
.
1
-
B
1
（
堅
固
障
壁
）

1
0
.
1
-
B
1
（
管
理
区
域
）

1
0
.
1
-
B
2
（
液
体
漏
え
い
防
止
）

― ―

1
1
.
3
-
B
1
（
建
物
本
体
）

1
1
.
3
-
B
2
（
防
火
区
画
）

1
1
.
3
-
B
3
（
貫
通
部
処
理
）

― ― ― ―

1
2
.
1
-
B
1
（
無

溢
水
源
）

1
2
.
1
-
B
2
（
流
出
防
止
）

1
2
.
1
-
F
4
（
流
出
防
止
）

1
3
.
1
-
F
2
（
可
搬
型
照
明
）

1
4
.
1
-
B
1
（
環
境
条
件
）

1
4
.
2
-
B
1
（
検
査
試
験
）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2
1
.
1
-
B
1
（
平
滑
塗
装
）

2
2
.
1
-
B
1
（
遮

蔽
壁
等
）

2
2
.
2
-
B
1
（
遮

蔽
設
備
）

― ― ― ―

2
5
.
2
-
F
1
(
所
外
連
絡
)

9
9
-
B
1
（
梯
子
）

9
9
-
B
3
（
建
物
撤
去
）

9
9
-
B
4
（
F
3
竜
巻
）

9
9
-
B
5
（
1
G
）

成型施設 第２加工棟 第２加工棟
（注）

―

改造

― ○ ― ◎ ● ― ― ― ● ◎ ◎ ◎ ● ● ― ● ○ ― ― ― ● ● ● ― ― ― ― ―

●
△
[5]

△
[5]

△
[5]

◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ○ ○ ― ― ― ―
△
[5]

◎ ― ● ●

放射性物質の廃
棄施設

第２廃棄物貯蔵棟 第２廃棄物貯蔵棟
（注） ―

撤去
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ― ―

放射性物質の廃
棄施設

第５廃棄物貯蔵棟 第５廃棄物貯蔵棟
（注） ―

新設
― ― ― ● ● ― ― ― ● ― ● ● ● ● ― ● ● ● ― ― ● ● ― ― ― ― ― ● ― ―

△
[5]

◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ● ― ― ― ―
△
[5]

― ― ― ―

（変更内容）
　新設：主要な設備・機器又は建物・構築物を新たに設置すること。
　増設：構造及び機能が既存の設備・機器と同一の設備・機器の台数を増やすこと。
　追加：主要な設備・機器の付属設備として新たに設備・機器を設置すること。
　更新：既存の設備・機器を撤去し、構造及び機能が同一の設備・機器を設置すること
　改造：既存の設備・機器又は建物・構築物の仕様又は構造を変更すること若しくは既存の設備・機器の機能を付加すること。
　移設：主要な設備・機器又は建物・構築物を既設の場所から移動し、別の場所に設置すること。
　撤去：既存の設備・機器又は建物・構築物を取り除くこと。

（凡例＊）
―：当該基準に該当しないもの。
○：当該基準に対して、設計変更がないもの。
◎：当該基準に対して、設計変更があるが工事を伴わないもの。
●：当該基準に対して、設計変更があり工事を伴うもの。
△：次回以降の申請で適合性確認を行う予定のもの。（[ ]内に示す数字は申請の予定を示す。例／[5]：第５次申請）
◇：仮移設する設備・機器であり本申請で適合性確認を行わないが、次回以降の申請で適合性確認を行う予定のもの。（[ ]内に示す数字は申請の予定を示す。
例／[5]：第５次申請）
＊）本欄に記載する設計番号に対する設計仕様及び工事の内容を添２別表１－１－１に示す。
表の太枠線内は新規制基準において技術基準規則の変更又は追加があった条項を示す。

施設区分 設置場所
建物・構築物名称

又は
設備・機器名称

変更内容

そ
の
他
許
可
で
求
め
る
仕
様

機器名

添２表１－１ 本申請の対象とする加工施設に係る技術基準規則への適合性確認結果（建物・構築物） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）建物の付属設備（緊急設備、通信連絡設備、火災感知設備、消火設備等）については、添２表１－２（設備・機器に対する確認結果）に示す。 
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区
分

臨
界

地
盤
地
震

津
波
外
部
衝
撃

不
法
侵
入

閉
じ
込
め

火
災
等

溢
水

避
難
通
路

安
全
機
能

材
料
・
構
造

搬
送
貯
蔵
警
報

放
管
廃
棄

汚
染
防
止

遮
蔽

換
気
非
常
用
電
源

通
信
連
絡

技
術
基
準
規
則

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

項
目

単
一
ユ
ニ
ッ

ト

複
数
ユ
ニ
ッ

ト

臨
界
警
報
設
備
（

濃
縮
度
５
％
以
上
）

地
盤
耐
震
耐
震
重
要
施
設

耐
震
重
要
施
設

津
波
自
然
災
害

人
為
事
象

航
空
機
落
下

不
法
侵
入
　
不
正
ア
ク
セ
ス

閉
じ
込
め
、

落
下
防
止

消
火
及
び
警
報
設
備

消
火
及
び
警
報
設
備
（

安
重
）

不
燃
性
及
び
難
燃
性

水
素
設
備
接
地

水
素
滞
留
防
止

熱
的
制
限
値

爆
発
防
止

溢
水

安
全
避
難
通
路

環
境
条
件

検
査
又
は
試
験

内
部
飛
来
物

共
用
施
設

強
度
及
び
耐
食
性

耐
圧
試
験
　
漏
え
い
試
験

搬
送
設
備

貯
蔵
（

崩
壊
熱
）

警
報

イ
ン
タ
ー

ロ
ッ

ク

放
射
線
管
理
施
設

廃
棄
施
設

汚
染
防
止

直
接
線
　
ス
カ
イ
シ
ャ

イ
ン
線

遮
蔽
設
備

換
気
設
備

非
常
用
発
電
設
備

無
停
電
電
源
装
置

通
信
連
絡
設
備

外
部
へ
の
通
信
連
絡

設
計
番
号

4
.
1
-
F
1
（
核
的
制
限
値
）

4
.
2
-
F
1
（
立
体
角
法
）

4
.
2
-
F
2
（
臨
界
計
算
）

―

5
.
1
-
F
1
（
地
盤
）

6
.
1
-
F
1
（
重
要
度
分
類
）

― ― ― 8
.
1
-
F
2
（
極
低
温
）

8
.
1
-
F
3
（
竜
巻
）

― ―

9
.
1
-
F
1
（
不
正
ア
ク
セ
ス
）

1
0
.
1
-
F
1
（
落
下
防
止
）

1
0
.
1
-
F
2
（
密
閉
構
造
）

1
0
.
1
-
F
3
（
汚
染
の
広
が
り
防
止
）

1
1
.
1
-
F
1
（
消
火
設
備
）

1
1
.
1
-
F
2
（
火
災
検
知
）

―

1
1
.
3
-
F
1
（
設
備
本
体
）

1
1
.
3
-
F
2
（
配
線
用
遮
断
器
）

― ― ― ― 1
2
.
1
-
F
1
（
没
水
）

1
2
.
1
-
F
3
（
漏
電
遮
断
器
）

1
3
.
1
-
F
1
（
避
難
通
路
）

1
4
.
1
-
F
1
（
環
境
条
件
）

1
4
.
2
-
F
1
（
検
査
試
験
）

― ― ― ―

1
6
.
1
-
F
1
（
搬
送
能
力
）

―

1
8
.
1
-
F
3
（
火
災
報
知
）

1
8
.
1
-
F
4
（
M
P
）

―

1
9
.
1
-
F
3
（
M
P
）

2
0
.
1
-
F
1
（
廃
棄
能
力
）

2
0
.
2
-
F
1
（
区
画
）

― ― ― ― ―

2
4
.
2
-
F
1
（
バ
ッ
テ
リ
）

2
4
.
2
-
F
2
（
非
発
接
続
）

2
5
.
1
-
F
1
（
所
内
連
絡
）

―

9
9
-
F
1
（
1
G
）

9
9
-
F
2
（
貯
蔵
能
力
）

9
9
-
F
3
（
設
備
撤
去
）

9
9
-
F
5
（
固
縛
）

9
9
-
F
6
（
伝
送
多
様
性
）

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

ペレット編成挿
入機No.1

ペレット保管箱
置台部

改造

○ ○ ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ● ― ― ― ― ― ◎ ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

ペレット編成挿
入機No.1

ペレット保管箱
搬送部

改造

○ ○ ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ◎ ○ ― ― ― ― ― ● ○ ― ― ― ― ◎ ◎ ― ◎ ● ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

ペレット編成挿
入機No.1

波板移載部 改造

○ ○ ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ◎ ○ ― ― ― ― ― ● ○ ― ― ― ― ◎ ◎ ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

ペレット編成挿
入機No.1

ペレット編成挿
入部

改造

○ ○ ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ◎ ○ ― ― ― ― ― ● ○ ― ― ― ― ◎ ◎ ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

燃料棒解体装置
No.1

―

改造

○ ○ ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ◎ ○ ― ― ― ― ― ● ○ ― ― ― ― ◎ ◎ ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

燃料棒トレイ置
台

―

改造

○ ○ ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ◎ ○ ― ― ― ― ― ● ○ ― ― ― ― ◎ ◎ ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

脱ガス設備No.1 真空加熱炉部 改造

◎ ○ ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ◎ ○ ― ― ― ― ― ● ○ ― ― ― ― ◎ ◎ ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

脱ガス設備No.1 運搬台車 改造

◎ ○ ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ◎ ○ ― ― ― ― ― ● ○ ― ― ― ― ◎ ◎ ― ◎ ● ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

第二端栓溶接設
備No.1

燃料棒搬送No.1-
1部

改造

○ ○ ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ◎ ○ ― ― ― ― ― ● ○ ― ― ― ― ◎ ◎ ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ― ― ― ―

（凡例＊）
―：当該基準に該当しないもの。
○：当該基準に対して、設計変更がないもの。
◎：当該基準に対して、設計変更があるが工事を伴わないもの。
●：当該基準に対して、設計変更があり工事を伴うもの。
△：次回以降の申請で適合性確認を行う予定のもの。（[ ]内に示す数字は申請の予定を示す。例／[5]：第５次申請）
◇：仮移設する設備・機器であり本申請で適合性確認を行わないが、次回以降の申請で適合性確認を行う予定のもの。（[ ]内に示す数字は申請の予定を示す。例／[5]：第５次
申請）
＊）本欄に記載する設計番号に対する設計仕様及び工事の内容を添２別表１－２－１に示す。
表の太枠線内は新規制基準において技術基準規則の変更又は追加があった条項を示す。

施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 変更内容

そ
の
他
許
可
で
求
め
る
仕
様

（変更内容）
　新設：主要な設備・機器又は建物・構築物を新たに設置すること。
　増設：構造及び機能が既存の設備・機器と同一の設備・機器の台数を増やすこと。
　追加：主要な設備・機器の付属設備として新たに設備・機器を設置すること。
　更新：既存の設備・機器を撤去し、構造及び機能が同一の設備・機器を設置すること
　改造：既存の設備・機器又は建物・構築物の仕様又は構造を変更すること若しくは既存の設備・機器の機能を付加すること。
　移設：主要な設備・機器又は建物・構築物を既設の場所から移動し、別の場所に設置すること。
　撤去：既存の設備・機器又は建物・構築物を取り除くこと。

添２表１－２ 本申請の対象とする加工施設に係る技術基準規則への適合性確認結果（設備・機器） 

 

 

 

  



 

 

7
8
6
 

区
分

臨
界

地
盤
地
震

津
波
外
部
衝
撃

不
法
侵
入

閉
じ
込
め

火
災
等

溢
水

避
難
通
路

安
全
機
能

材
料
・
構
造

搬
送
貯
蔵
警
報

放
管
廃
棄

汚
染
防
止

遮
蔽

換
気
非
常
用
電
源

通
信
連
絡

技
術
基
準
規
則

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

項
目

単
一
ユ
ニ
ッ

ト

複
数
ユ
ニ
ッ

ト

臨
界
警
報
設
備
（

濃
縮
度
５
％
以
上
）

地
盤
耐
震
耐
震
重
要
施
設

耐
震
重
要
施
設

津
波
自
然
災
害

人
為
事
象

航
空
機
落
下

不
法
侵
入
　
不
正
ア
ク
セ
ス

閉
じ
込
め
、

落
下
防
止

消
火
及
び
警
報
設
備

消
火
及
び
警
報
設
備
（

安
重
）

不
燃
性
及
び
難
燃
性

水
素
設
備
接
地

水
素
滞
留
防
止

熱
的
制
限
値

爆
発
防
止

溢
水

安
全
避
難
通
路

環
境
条
件

検
査
又
は
試
験

内
部
飛
来
物

共
用
施
設

強
度
及
び
耐
食
性

耐
圧
試
験
　
漏
え
い
試
験

搬
送
設
備

貯
蔵
（

崩
壊
熱
）

警
報

イ
ン
タ
ー

ロ
ッ

ク

放
射
線
管
理
施
設

廃
棄
施
設

汚
染
防
止

直
接
線
　
ス
カ
イ
シ
ャ

イ
ン
線

遮
蔽
設
備

換
気
設
備

非
常
用
発
電
設
備

無
停
電
電
源
装
置

通
信
連
絡
設
備

外
部
へ
の
通
信
連
絡

設
計
番
号

4
.
1
-
F
1
（
核
的
制
限
値
）

4
.
2
-
F
1
（
立
体
角
法
）

4
.
2
-
F
2
（
臨
界
計
算
）

―

5
.
1
-
F
1
（
地
盤
）

6
.
1
-
F
1
（
重
要
度
分
類
）

― ― ― 8
.
1
-
F
2
（
極
低
温
）

8
.
1
-
F
3
（
竜
巻
）

― ―

9
.
1
-
F
1
（
不
正
ア
ク
セ
ス
）

1
0
.
1
-
F
1
（
落
下
防
止
）

1
0
.
1
-
F
2
（
密
閉
構
造
）

1
0
.
1
-
F
3
（
汚
染
の
広
が
り
防
止
）

1
1
.
1
-
F
1
（
消
火
設
備
）

1
1
.
1
-
F
2
（
火
災
検
知
）

―

1
1
.
3
-
F
1
（
設
備
本
体
）

1
1
.
3
-
F
2
（
配
線
用
遮
断
器
）

― ― ― ― 1
2
.
1
-
F
1
（
没
水
）

1
2
.
1
-
F
3
（
漏
電
遮
断
器
）

1
3
.
1
-
F
1
（
避
難
通
路
）

1
4
.
1
-
F
1
（
環
境
条
件
）

1
4
.
2
-
F
1
（
検
査
試
験
）

― ― ― ―

1
6
.
1
-
F
1
（
搬
送
能
力
）

―

1
8
.
1
-
F
3
（
火
災
報
知
）

1
8
.
1
-
F
4
（
M
P
）

―

1
9
.
1
-
F
3
（
M
P
）

2
0
.
1
-
F
1
（
廃
棄
能
力
）

2
0
.
2
-
F
1
（
区
画
）

― ― ― ― ―

2
4
.
2
-
F
1
（
バ
ッ
テ
リ
）

2
4
.
2
-
F
2
（
非
発
接
続
）

2
5
.
1
-
F
1
（
所
内
連
絡
）

―

9
9
-
F
1
（
1
G
）

9
9
-
F
2
（
貯
蔵
能
力
）

9
9
-
F
3
（
設
備
撤
去
）

9
9
-
F
5
（
固
縛
）

9
9
-
F
6
（
伝
送
多
様
性
）

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

第二端栓溶接設
備No.1

第二端栓溶接
No.1-1部

改造

○ ○ ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ◎ ○ ― ― ― ― ― ● ○ ― ― ― ― ◎ ◎ ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

第二端栓溶接設
備No.1

第二端栓溶接
No.1-2部

改造

○ ○ ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ◎ ○ ― ― ― ― ― ● ○ ― ― ― ― ◎ ◎ ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

第二端栓溶接設
備No.1

燃料棒搬送No.1-
2部

改造

○ ○ ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ◎ ○ ― ― ― ― ― ● ○ ― ― ― ― ◎ ◎ ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

第二端栓溶接設
備No.1

燃料棒移載
（１）部

改造

○ ○ ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ◎ ○ ― ― ― ― ― ● ○ ― ― ― ― ◎ ◎ ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

燃料棒搬送設備
No.1

被覆管コンベア
部

変更なし

○ ○ ― ― ◎ ◎ ― ― ― ― ― ― ― ◎ ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ◎ ◎ ― ◎ ◎ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◎ ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

燃料棒搬送設備
No.1

除染コンベア部 変更なし

○ ○ ― ― ◎ ◎ ― ― ― ― ― ― ― ◎ ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ◎ ◎ ― ◎ ◎ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◎ ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

燃料棒搬送設備
No.1

燃料棒トレイ移
載部

改造

○ ○ ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ◎ ○ ― ― ― ― ― ● ○ ― ― ― ― ◎ ◎ ― ◎ ● ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

燃料棒搬送設備
No.2燃料棒移送
装置（Ａ）

―

変更なし

○ ○ ― ― ◎ ◎ ― ― ― ― ― ― ― ◎ ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ◎ ◎ ― ◎ ◎ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◎ ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

燃料棒搬送設備
No.3燃料棒移載
装置（２）

―

変更なし

○ ○ ― ― ◎ ◎ ― ― ― ― ― ― ― ◎ ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ◎ ◎ ― ◎ ◎ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◎ ― ― ― ―

（凡例＊）
―：当該基準に該当しないもの。
○：当該基準に対して、設計変更がないもの。
◎：当該基準に対して、設計変更があるが工事を伴わないもの。
●：当該基準に対して、設計変更があり工事を伴うもの。
△：次回以降の申請で適合性確認を行う予定のもの。（[ ]内に示す数字は申請の予定を示す。例／[5]：第５次申請）
◇：仮移設する設備・機器であり本申請で適合性確認を行わないが、次回以降の申請で適合性確認を行う予定のもの。（[ ]内に示す数字は申請の予定を示す。例／[5]：第５次
申請）
＊）本欄に記載する設計番号に対する設計仕様及び工事の内容を添２別表１－２－１に示す。
表の太枠線内は新規制基準において技術基準規則の変更又は追加があった条項を示す。

変更内容

そ
の
他
許
可
で
求
め
る
仕
様

（変更内容）
　新設：主要な設備・機器又は建物・構築物を新たに設置すること。
　増設：構造及び機能が既存の設備・機器と同一の設備・機器の台数を増やすこと。
　追加：主要な設備・機器の付属設備として新たに設備・機器を設置すること。
　更新：既存の設備・機器を撤去し、構造及び機能が同一の設備・機器を設置すること
　改造：既存の設備・機器又は建物・構築物の仕様又は構造を変更すること若しくは既存の設備・機器の機能を付加すること。
　移設：主要な設備・機器又は建物・構築物を既設の場所から移動し、別の場所に設置すること。
　撤去：既存の設備・機器又は建物・構築物を取り除くこと。

施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名

添２表１－２ 本申請の対象とする加工施設に係る技術基準規則への適合性確認結果（設備・機器） 

 

   



 

 

7
8
7
 

区
分

臨
界

地
盤
地
震

津
波
外
部
衝
撃

不
法
侵
入

閉
じ
込
め

火
災
等

溢
水

避
難
通
路

安
全
機
能

材
料
・
構
造

搬
送
貯
蔵
警
報

放
管
廃
棄

汚
染
防
止

遮
蔽

換
気
非
常
用
電
源

通
信
連
絡

技
術
基
準
規
則

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

項
目

単
一
ユ
ニ
ッ

ト

複
数
ユ
ニ
ッ

ト

臨
界
警
報
設
備
（

濃
縮
度
５
％
以
上
）

地
盤
耐
震
耐
震
重
要
施
設

耐
震
重
要
施
設

津
波
自
然
災
害

人
為
事
象

航
空
機
落
下

不
法
侵
入
　
不
正
ア
ク
セ
ス

閉
じ
込
め
、

落
下
防
止

消
火
及
び
警
報
設
備

消
火
及
び
警
報
設
備
（

安
重
）

不
燃
性
及
び
難
燃
性

水
素
設
備
接
地

水
素
滞
留
防
止

熱
的
制
限
値

爆
発
防
止

溢
水

安
全
避
難
通
路

環
境
条
件

検
査
又
は
試
験

内
部
飛
来
物

共
用
施
設

強
度
及
び
耐
食
性

耐
圧
試
験
　
漏
え
い
試
験

搬
送
設
備

貯
蔵
（

崩
壊
熱
）

警
報

イ
ン
タ
ー

ロ
ッ

ク

放
射
線
管
理
施
設

廃
棄
施
設

汚
染
防
止

直
接
線
　
ス
カ
イ
シ
ャ

イ
ン
線

遮
蔽
設
備

換
気
設
備

非
常
用
発
電
設
備

無
停
電
電
源
装
置

通
信
連
絡
設
備

外
部
へ
の
通
信
連
絡

設
計
番
号

4
.
1
-
F
1
（
核
的
制
限
値
）

4
.
2
-
F
1
（
立
体
角
法
）

4
.
2
-
F
2
（
臨
界
計
算
）

―

5
.
1
-
F
1
（
地
盤
）

6
.
1
-
F
1
（
重
要
度
分
類
）

― ― ― 8
.
1
-
F
2
（
極
低
温
）

8
.
1
-
F
3
（
竜
巻
）

― ―

9
.
1
-
F
1
（
不
正
ア
ク
セ
ス
）

1
0
.
1
-
F
1
（
落
下
防
止
）

1
0
.
1
-
F
2
（
密
閉
構
造
）

1
0
.
1
-
F
3
（
汚
染
の
広
が
り
防
止
）

1
1
.
1
-
F
1
（
消
火
設
備
）

1
1
.
1
-
F
2
（
火
災
検
知
）

―

1
1
.
3
-
F
1
（
設
備
本
体
）

1
1
.
3
-
F
2
（
配
線
用
遮
断
器
）

― ― ― ― 1
2
.
1
-
F
1
（
没
水
）

1
2
.
1
-
F
3
（
漏
電
遮
断
器
）

1
3
.
1
-
F
1
（
避
難
通
路
）

1
4
.
1
-
F
1
（
環
境
条
件
）

1
4
.
2
-
F
1
（
検
査
試
験
）

― ― ― ―

1
6
.
1
-
F
1
（
搬
送
能
力
）

―

1
8
.
1
-
F
3
（
火
災
報
知
）

1
8
.
1
-
F
4
（
M
P
）

―

1
9
.
1
-
F
3
（
M
P
）

2
0
.
1
-
F
1
（
廃
棄
能
力
）

2
0
.
2
-
F
1
（
区
画
）

― ― ― ― ―

2
4
.
2
-
F
1
（
バ
ッ
テ
リ
）

2
4
.
2
-
F
2
（
非
発
接
続
）

2
5
.
1
-
F
1
（
所
内
連
絡
）

―

9
9
-
F
1
（
1
G
）

9
9
-
F
2
（
貯
蔵
能
力
）

9
9
-
F
3
（
設
備
撤
去
）

9
9
-
F
5
（
固
縛
）

9
9
-
F
6
（
伝
送
多
様
性
）

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

ペレット検査台
No.2

―

改造

○ ○ ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ◎ ○ ― ― ― ― ― ● ○ ― ― ― ― ◎ ◎ ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室
第２－２燃料棒加工
室

燃料棒搬送設備
No.8

被覆管コンベア
No.8-1部

変更なし

○ ○ ― ― ◎ ◎ ― ― ― ― ― ― ― ◎ ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ◎ ◎ ― ◎ ◎ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◎ ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室
第２－２燃料棒加工
室

燃料棒搬送設備
No.8

燃料棒移載No.8-
1部

変更なし

○ ○ ― ― ◎ ◎ ― ― ― ― ― ― ― ◎ ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ◎ ◎ ― ◎ ◎ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◎ ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室
第２－２燃料棒加工
室

燃料棒搬送設備
No.8

燃料棒移載No.8-
2部

変更なし

○ ○ ― ― ◎ ◎ ― ― ― ― ― ― ― ◎ ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ◎ ◎ ― ◎ ◎ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◎ ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－２燃料棒加工
室

ペレット一時保
管台

―

改造

○ ○ ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ● ― ― ― ― ― ◎ ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－２燃料棒加工
室

ペレット検査装
置No.5

―

改造

○ ○ ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ◎ ○ ― ― ― ― ― ● ○ ― ― ― ― ◎ ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－２燃料棒加工
室

ペレット編成挿
入機No.2-1

ペレット保管箱
搬送部

改造

○ ○ ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ◎ ○ ― ― ― ― ― ● ○ ― ― ― ― ◎ ― ― ◎ ● ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ― ― ― ―

（凡例＊）
―：当該基準に該当しないもの。
○：当該基準に対して、設計変更がないもの。
◎：当該基準に対して、設計変更があるが工事を伴わないもの。
●：当該基準に対して、設計変更があり工事を伴うもの。
△：次回以降の申請で適合性確認を行う予定のもの。（[ ]内に示す数字は申請の予定を示す。例／[5]：第５次申請）
◇：仮移設する設備・機器であり本申請で適合性確認を行わないが、次回以降の申請で適合性確認を行う予定のもの。（[ ]内に示す数字は申請の予定を示す。例／[5]：第５次
申請）
＊）本欄に記載する設計番号に対する設計仕様及び工事の内容を添２別表１－２－１に示す。
表の太枠線内は新規制基準において技術基準規則の変更又は追加があった条項を示す。

施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 変更内容

そ
の
他
許
可
で
求
め
る
仕
様

（変更内容）
　新設：主要な設備・機器又は建物・構築物を新たに設置すること。
　増設：構造及び機能が既存の設備・機器と同一の設備・機器の台数を増やすこと。
　追加：主要な設備・機器の付属設備として新たに設備・機器を設置すること。
　更新：既存の設備・機器を撤去し、構造及び機能が同一の設備・機器を設置すること
　改造：既存の設備・機器又は建物・構築物の仕様又は構造を変更すること若しくは既存の設備・機器の機能を付加すること。
　移設：主要な設備・機器又は建物・構築物を既設の場所から移動し、別の場所に設置すること。
　撤去：既存の設備・機器又は建物・構築物を取り除くこと。

添２表１－２ 本申請の対象とする加工施設に係る技術基準規則への適合性確認結果（設備・機器） 
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区
分

臨
界

地
盤
地
震

津
波
外
部
衝
撃

不
法
侵
入

閉
じ
込
め

火
災
等

溢
水

避
難
通
路

安
全
機
能

材
料
・
構
造

搬
送
貯
蔵
警
報

放
管
廃
棄

汚
染
防
止

遮
蔽

換
気
非
常
用
電
源

通
信
連
絡

技
術
基
準
規
則

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

項
目

単
一
ユ
ニ
ッ

ト

複
数
ユ
ニ
ッ

ト

臨
界
警
報
設
備
（

濃
縮
度
５
％
以
上
）

地
盤
耐
震
耐
震
重
要
施
設

耐
震
重
要
施
設

津
波
自
然
災
害

人
為
事
象

航
空
機
落
下

不
法
侵
入
　
不
正
ア
ク
セ
ス

閉
じ
込
め
、

落
下
防
止

消
火
及
び
警
報
設
備

消
火
及
び
警
報
設
備
（

安
重
）

不
燃
性
及
び
難
燃
性

水
素
設
備
接
地

水
素
滞
留
防
止

熱
的
制
限
値

爆
発
防
止

溢
水

安
全
避
難
通
路

環
境
条
件

検
査
又
は
試
験

内
部
飛
来
物

共
用
施
設

強
度
及
び
耐
食
性

耐
圧
試
験
　
漏
え
い
試
験

搬
送
設
備

貯
蔵
（

崩
壊
熱
）

警
報

イ
ン
タ
ー

ロ
ッ

ク

放
射
線
管
理
施
設

廃
棄
施
設

汚
染
防
止

直
接
線
　
ス
カ
イ
シ
ャ

イ
ン
線

遮
蔽
設
備

換
気
設
備

非
常
用
発
電
設
備

無
停
電
電
源
装
置

通
信
連
絡
設
備

外
部
へ
の
通
信
連
絡

設
計
番
号

4
.
1
-
F
1
（
核
的
制
限
値
）

4
.
2
-
F
1
（
立
体
角
法
）

4
.
2
-
F
2
（
臨
界
計
算
）

―

5
.
1
-
F
1
（
地
盤
）

6
.
1
-
F
1
（
重
要
度
分
類
）

― ― ― 8
.
1
-
F
2
（
極
低
温
）

8
.
1
-
F
3
（
竜
巻
）

― ―

9
.
1
-
F
1
（
不
正
ア
ク
セ
ス
）

1
0
.
1
-
F
1
（
落
下
防
止
）

1
0
.
1
-
F
2
（
密
閉
構
造
）

1
0
.
1
-
F
3
（
汚
染
の
広
が
り
防
止
）

1
1
.
1
-
F
1
（
消
火
設
備
）

1
1
.
1
-
F
2
（
火
災
検
知
）

―

1
1
.
3
-
F
1
（
設
備
本
体
）

1
1
.
3
-
F
2
（
配
線
用
遮
断
器
）

― ― ― ― 1
2
.
1
-
F
1
（
没
水
）

1
2
.
1
-
F
3
（
漏
電
遮
断
器
）

1
3
.
1
-
F
1
（
避
難
通
路
）

1
4
.
1
-
F
1
（
環
境
条
件
）

1
4
.
2
-
F
1
（
検
査
試
験
）

― ― ― ―

1
6
.
1
-
F
1
（
搬
送
能
力
）

―

1
8
.
1
-
F
3
（
火
災
報
知
）

1
8
.
1
-
F
4
（
M
P
）

―

1
9
.
1
-
F
3
（
M
P
）

2
0
.
1
-
F
1
（
廃
棄
能
力
）

2
0
.
2
-
F
1
（
区
画
）

― ― ― ― ―

2
4
.
2
-
F
1
（
バ
ッ
テ
リ
）

2
4
.
2
-
F
2
（
非
発
接
続
）

2
5
.
1
-
F
1
（
所
内
連
絡
）

―

9
9
-
F
1
（
1
G
）

9
9
-
F
2
（
貯
蔵
能
力
）

9
9
-
F
3
（
設
備
撤
去
）

9
9
-
F
5
（
固
縛
）

9
9
-
F
6
（
伝
送
多
様
性
）

その他の
加工施設

第２加工棟 火災感知設備 自動火災報知設
備（感知器）

改造
― ― ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ― ― ― ― ― ― ―

その他の
加工施設

第２加工棟 火災感知設備 自動火災報知設
備（受信機）

改造
― ― ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ―

その他の
加工施設

第２加工棟 消火設備 消火器 増設
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

その他の
加工施設

第２加工棟 消火設備 屋外消火栓配管 仮移設
― ― ― ―

◇
[5]

◇
[5]

― ― ―
◇
[5]

― ― ― ― ― ― ―
◇
[5]

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
◇
[5]

◇
[5]

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

その他の
加工施設

第２加工棟 緊急設備 避難通路 新設
― ― ― ― ◎ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

その他の
加工施設

第２加工棟 緊急設備 非常用照明 改造
― ― ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ● ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ● ― ― ― ― ― ― ―

その他の
加工施設

第２加工棟 緊急設備 誘導灯 改造
― ― ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ● ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ● ― ― ― ― ― ― ―

その他の
加工施設

第２廃棄物貯蔵棟 火災感知設備 自動火災報知設
備（感知器）

撤去
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ― ―

その他の
加工施設

第２廃棄物貯蔵棟 消火設備 消火器 撤去
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ― ―

その他の
加工施設

第２廃棄物貯蔵棟 緊急設備 非常用照明 撤去
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ― ―

その他の
加工施設

第５廃棄物貯蔵棟 通信連絡設備 所内通信連絡設
備（放送設備
（スピーカ））

新設

― ― ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ● ― ― ― ― ― ―

（変更内容）
　新設：主要な設備・機器又は建物・構築物を新たに設置すること。
　増設：構造及び機能が既存の設備・機器と同一の設備・機器の台数を増やすこと。
　追加：主要な設備・機器の付属設備として新たに設備・機器を設置すること。
　更新：既存の設備・機器を撤去し、構造及び機能が同一の設備・機器を設置すること
　改造：既存の設備・機器又は建物・構築物の仕様又は構造を変更すること若しくは既存の設備・機器の機能を付加すること。
　移設：主要な設備・機器又は建物・構築物を既設の場所から移動し、別の場所に設置すること。
　撤去：既存の設備・機器又は建物・構築物を取り除くこと。

（凡例＊）
―：当該基準に該当しないもの。
○：当該基準に対して、設計変更がないもの。
◎：当該基準に対して、設計変更があるが工事を伴わないもの。
●：当該基準に対して、設計変更があり工事を伴うもの。
△：次回以降の申請で適合性確認を行う予定のもの。（[ ]内に示す数字は申請の予定を示す。例／[5]：第５次申請）
◇：仮移設する設備・機器であり本申請で適合性確認を行わないが、次回以降の申請で適合性確認を行う予定のもの。（[ ]内に示す数字は申請の予定を示す。例／[5]：第５次
申請）
＊）本欄に記載する設計番号に対する設計仕様及び工事の内容を添２別表１－２－１に示す。
表の太枠線内は新規制基準において技術基準規則の変更又は追加があった条項を示す。

施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 変更内容

そ
の
他
許
可
で
求
め
る
仕
様

添２表１－２ 本申請の対象とする加工施設に係る技術基準規則への適合性確認結果（設備・機器） 
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区
分

臨
界

地
盤
地
震

津
波
外
部
衝
撃

不
法
侵
入

閉
じ
込
め

火
災
等

溢
水

避
難
通
路

安
全
機
能

材
料
・
構
造

搬
送
貯
蔵
警
報

放
管
廃
棄

汚
染
防
止

遮
蔽

換
気
非
常
用
電
源

通
信
連
絡

技
術
基
準
規
則

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

項
目

単
一
ユ
ニ
ッ

ト

複
数
ユ
ニ
ッ

ト

臨
界
警
報
設
備
（

濃
縮
度
５
％
以
上
）

地
盤
耐
震
耐
震
重
要
施
設

耐
震
重
要
施
設

津
波
自
然
災
害

人
為
事
象

航
空
機
落
下

不
法
侵
入
　
不
正
ア
ク
セ
ス

閉
じ
込
め
、

落
下
防
止

消
火
及
び
警
報
設
備

消
火
及
び
警
報
設
備
（

安
重
）

不
燃
性
及
び
難
燃
性

水
素
設
備
接
地

水
素
滞
留
防
止

熱
的
制
限
値

爆
発
防
止

溢
水

安
全
避
難
通
路

環
境
条
件

検
査
又
は
試
験

内
部
飛
来
物

共
用
施
設

強
度
及
び
耐
食
性

耐
圧
試
験
　
漏
え
い
試
験

搬
送
設
備

貯
蔵
（

崩
壊
熱
）

警
報

イ
ン
タ
ー

ロ
ッ

ク

放
射
線
管
理
施
設

廃
棄
施
設

汚
染
防
止

直
接
線
　
ス
カ
イ
シ
ャ

イ
ン
線

遮
蔽
設
備

換
気
設
備

非
常
用
発
電
設
備

無
停
電
電
源
装
置

通
信
連
絡
設
備

外
部
へ
の
通
信
連
絡

設
計
番
号

4
.
1
-
F
1
（
核
的
制
限
値
）

4
.
2
-
F
1
（
立
体
角
法
）

4
.
2
-
F
2
（
臨
界
計
算
）

―

5
.
1
-
F
1
（
地
盤
）

6
.
1
-
F
1
（
重
要
度
分
類
）

― ― ― 8
.
1
-
F
2
（
極
低
温
）

8
.
1
-
F
3
（
竜
巻
）

― ―

9
.
1
-
F
1
（
不
正
ア
ク
セ
ス
）

1
0
.
1
-
F
1
（
落
下
防
止
）

1
0
.
1
-
F
2
（
密
閉
構
造
）

1
0
.
1
-
F
3
（
汚
染
の
広
が
り
防
止
）

1
1
.
1
-
F
1
（
消
火
設
備
）

1
1
.
1
-
F
2
（
火
災
検
知
）

―

1
1
.
3
-
F
1
（
設
備
本
体
）

1
1
.
3
-
F
2
（
配
線
用
遮
断
器
）

― ― ― ― 1
2
.
1
-
F
1
（
没
水
）

1
2
.
1
-
F
3
（
漏
電
遮
断
器
）

1
3
.
1
-
F
1
（
避
難
通
路
）

1
4
.
1
-
F
1
（
環
境
条
件
）

1
4
.
2
-
F
1
（
検
査
試
験
）

― ― ― ―

1
6
.
1
-
F
1
（
搬
送
能
力
）

―

1
8
.
1
-
F
3
（
火
災
報
知
）

1
8
.
1
-
F
4
（
M
P
）

―

1
9
.
1
-
F
3
（
M
P
）

2
0
.
1
-
F
1
（
廃
棄
能
力
）

2
0
.
2
-
F
1
（
区
画
）

― ― ― ― ―

2
4
.
2
-
F
1
（
バ
ッ
テ
リ
）

2
4
.
2
-
F
2
（
非
発
接
続
）

2
5
.
1
-
F
1
（
所
内
連
絡
）

―

9
9
-
F
1
（
1
G
）

9
9
-
F
2
（
貯
蔵
能
力
）

9
9
-
F
3
（
設
備
撤
去
）

9
9
-
F
5
（
固
縛
）

9
9
-
F
6
（
伝
送
多
様
性
）

その他の
加工施設

第５廃棄物貯蔵棟 通信連絡設備 所内通信連絡設
備（所内携帯電
話機（PHSアンテ
ナ））

新設

― ― ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ― ― ― ― ― ―

その他の
加工施設

第５廃棄物貯蔵棟 火災感知設備 自動火災報知設
備（感知器）

新設
― ― ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

△
[5]

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ―
△
[5]

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ●
△
[5]

― ― ― ― ― ―

その他の
加工施設

第５廃棄物貯蔵棟 消火設備 消火器 新設
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

その他の
加工施設

第５廃棄物貯蔵棟 緊急設備 避難通路 新設
― ― ― ― ◎ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

その他の
加工施設

第５廃棄物貯蔵棟 緊急設備 非常用照明 新設
― ― ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ● ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ● ― ― ― ― ― ― ―

その他の
加工施設

第５廃棄物貯蔵棟 緊急設備 誘導灯 新設
― ― ― ― ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ● ◎ ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ● ● ― ― ― ― ― ― ―

（変更内容）
　新設：主要な設備・機器又は建物・構築物を新たに設置すること。
　増設：構造及び機能が既存の設備・機器と同一の設備・機器の台数を増やすこと。
　追加：主要な設備・機器の付属設備として新たに設備・機器を設置すること。
　更新：既存の設備・機器を撤去し、構造及び機能が同一の設備・機器を設置すること
　改造：既存の設備・機器又は建物・構築物の仕様又は構造を変更すること若しくは既存の設備・機器の機能を付加すること。
　移設：主要な設備・機器又は建物・構築物を既設の場所から移動し、別の場所に設置すること。
　撤去：既存の設備・機器又は建物・構築物を取り除くこと。

（凡例＊）
―：当該基準に該当しないもの。
○：当該基準に対して、設計変更がないもの。
◎：当該基準に対して、設計変更があるが工事を伴わないもの。
●：当該基準に対して、設計変更があり工事を伴うもの。
△：次回以降の申請で適合性確認を行う予定のもの。（[ ]内に示す数字は申請の予定を示す。例／[5]：第５次申請）
◇：仮移設する設備・機器であり本申請で適合性確認を行わないが、次回以降の申請で適合性確認を行う予定のもの。（[ ]内に示す数字は申請の予定を示す。例／[5]：第５次
申請）
＊）本欄に記載する設計番号に対する設計仕様及び工事の内容を添２別表１－２－１に示す。
表の太枠線内は新規制基準において技術基準規則の変更又は追加があった条項を示す。

施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 変更内容

そ
の
他
許
可
で
求
め
る
仕
様

添２表１－２ 本申請の対象とする加工施設に係る技術基準規則への適合性確認結果（設備・機器） 
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添２別表１－１－１ 設計番号に対する設計仕様及び工事の内容（建物・構築物） 
項目 設計番号 設計仕様  工事の内容 

第四条第２項 

 複数ユニット 

4.2-B1（臨界隔離壁） 臨界隔離壁（コンクリート厚さ 30.5 cm 以上）で離隔することで、他の領域との間に中性子相互作用

がない設計。 

○ ―（既認可からの設計変更はなく工事を伴わない。） 

第五条 

 地盤 

5.1-B1（地盤） 自重及び通常時に作用する荷重に加えて、耐震重要度分類に応じて算定する地震力が作用した場合

においても、接地圧が地盤の許容応力度を超えない設計。 

◎ ―（技術基準規則に新規要求事項として追加になったことに伴う設計変更であるが工事を伴わない。） 

● 第５廃棄物貯蔵棟を新設する。 

第六条第１項 

 耐震 

6.1-B1（重要度分類） 耐震重要度に分類し、耐震重要度分類に応じた地震力に耐える設計。 ● 第２加工棟を改造する。第５廃棄物貯蔵棟を新設する。 

第八条第１項 

 自然災害 

8.1-B2（竜巻） 設計竜巻による竜巻荷重を上回る強度を有するとともに、設計竜巻の発生に伴う飛来物による貫通

損傷が生じない設計。 

● 第２加工棟を改造する。第５廃棄物貯蔵棟を新設する。 

8.1-B6（落雷） 建築基準法及び消防法等に基づき避雷針を設置し、落雷の発生が安全機能に影響を及ぼさない設計。 ◎ ―（技術基準規則に新規要求事項として追加になったことに伴う設計変更であるが工事を伴わない。） 

8.1-B3（降下火砕物） 建物の屋根は、湿潤密度 1.5 g/cm3とした降下火砕物の厚さ 12 cm 分の重量に耐える設計。 ◎ ―（技術基準規則に新規要求事項として追加になったことに伴う設計変更であるが工事を伴わない。） 

● 第５廃棄物貯蔵棟を新設する。 

8.1-B4（積雪） 建物の屋根は、大阪府建築基準法施行細則に定められる 29 cm の積雪に耐える設計。 ◎ ―（技術基準規則に新規要求事項として追加になったことに伴う設計変更であるが工事を伴わない。） 

● 第５廃棄物貯蔵棟を新設する。 

8.1-B5（森林火災） 想定する火災源（森林）に対する離隔距離が、危険距離以上となる設計。 ● 第２加工棟を改造する。第５廃棄物貯蔵棟を新設する。 

第八条第２項 

 人為事象 

8.2-B2（外部火災） 想定する火災源に対する離隔距離が、危険距離以上となること並びに想定する爆発源に対する離隔

距離が危険限界距離以上となること又は一般高圧ガス保安規則で定める第一種設備距離の２倍以上

の離隔距離を確保していること又は建物外壁の鉄筋コンクリートを増し打ちすることにより、建物

外壁が受ける圧力の衝撃を緩和する設計。 

● 第２加工棟を改造する。第５廃棄物貯蔵棟を新設する。 

第九条 

 不法侵入 不正アクセス 

9.1-B1（堅固障壁） 建物は鉄筋コンクリート造、鉄扉等の堅固な障壁を有する設計。 ● 第２加工棟を改造する。第５廃棄物貯蔵棟を新設する。 

第十条 

 閉じ込め、落下防止 

10.1-B1（管理区域） 管理区域を第１種管理区域と第２種管理区域に区分して管理する設計。 ○ ―（既認可からの設計変更はなく工事を伴わない。） 

● 第５廃棄物貯蔵棟を新設する。 

10.1-B2（液体漏えい防止） ウラン粉末を含む液体が施設外へ漏えいすることを防止するため堰を設ける設計。 ● 第５廃棄物貯蔵棟を新設する。 

第十一条第３項 

 不燃性及び難燃性 

11.3-B1（建物本体） 建物・構築物の本体は不燃性材料又は難燃性材料を用いる設計。 ● 第２加工棟を改造する。第５廃棄物貯蔵棟を新設する。 

11.3-B2（防火区画） 建築基準法に基づいて、床若しくは壁又は特定防火設備で区画する設計。 ● 第２加工棟を改造する。第５廃棄物貯蔵棟を新設する。 

11.3-B3（貫通部処理） 配管、配線等が防火区画の床又は壁を貫通する場合には、貫通部に防火処置を講じる設計。 ● 第２加工棟を改造する。 

第十二条 

 溢水 

12.1-B1（無溢水源） 建物内は溢水源がない設計。 ● 第５廃棄物貯蔵棟を新設する。 

12.1-B2（流出防止） 溢水の拡大、外部への漏えいを防止する設計。 ● 第２加工棟を改造する。 

△ ―（次回以降の申請で適合性を確認する予定の範囲であり、建物の上階から下階への配管貫通部には

シールを施す設計については、当該配管に係る廃液処理設備の適合性確認に併せて行う。） 

12.1-F4（流出防止） 溢水の拡大、外部への漏えいを防止する設計。 △ ―（次回以降の申請で適合性を確認する予定の範囲であり、緊急設備 漏水検知器、緊急設備 送水

ポンプ自動停止装置により適合性を確認する。） 

第十三条 

 安全避難通路 

13.1-F2（可搬型照明） 加工施設内に専用電源を備えた可搬型照明を設置する設計。 △ ―（次回以降の申請で適合性を確認する予定の範囲であり、緊急設備 可搬型照明により適合性を確

認する。） 

第十四条第１項 

 環境条件 

14.1-B1（環境条件） 設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び基準等に準拠し、通常時及び設

計基準事故時に想定される全ての環境条件において、その安全機能を発揮することができる設計。 

◎ ―（技術基準規則に新規要求事項として追加になったことに伴う設計変更であるが工事を伴わない。） 

第十四条第２項 

 検査又は試験 

14.2-B1（検査試験） 安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安全機能を健全に維持するための保守及び修理

ができるように、これらの作業性を考慮した設計。 

● 第２加工棟を改造する。第５廃棄物貯蔵棟を新設する。 

第二十一条 

 汚染防止 

21.1-B1（平滑塗装） 第１種管理区域で人が触れるおそれのある床、壁は、除染を容易に行えるように平滑にし、樹脂系の

塗装で仕上げる設計。 

● 第２加工棟を改造する。 

第二十二条第１項 

 直接線 スカイシャイン線 

22.1-B1（遮蔽壁等） 敷地境界における線量が年間 1 mSv より低減できる建物の壁及び屋根の厚さ等とする設計。 ○ ―（既認可からの設計変更はなく工事を伴わない。） 

● 第５廃棄物貯蔵棟を新設する。 

第二十二条第２項 

 遮蔽設備 

22.2-B1（遮蔽設備） 壁、屋根により工場等内における外部放射線を低減する設計。 ○ ―（既認可からの設計変更はなく工事を伴わない。） 

● 第５廃棄物貯蔵棟を新設する。 

第二十五条第２項 

 外部への通信連絡 

25.2-F1（所外連絡） 加工施設内に外部への通信連絡設備を備える設計。 △ ―（次回以降の申請で適合性を確認する予定の範囲であり、通信連絡設備 所外通信連絡設備により

適合性を確認する。） 

その他許可で求める仕様 99-B1（梯子） 積雪及び降下火砕物の除去を行う作業員が屋根に上るために加工施設の建物の屋根に梯子を追加設

置し、すべての屋根にアクセス可能とする設計。 

◎ ―（技術基準規則に新規要求事項として追加になったことに伴う設計変更であるが工事を伴わない。） 

99-B3（建物撤去） 施設を撤去する設計。 ● 第２廃棄物貯蔵棟を撤去する。 

99-B4（F3 竜巻） F3 竜巻の風荷重及び飛来物に耐える設計。 ● 第２加工棟を改造する。 

99-B5（1G） 第１類の建物・構築物は、更なる安全裕度の確保として、放射線被ばくのおそれを低減するため、1.0 

G 程度に対しても弾性範囲にとどまる設計。 

● 第２加工棟を改造する。 
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区
分

臨
界

地
盤
地
震

津
波
外
部
衝
撃

不
法
侵
入

閉
じ
込
め

火
災
等

溢
水

避
難
通
路

安
全
機
能

材
料
・
構
造

搬
送
貯
蔵
警
報

放
管
廃
棄
汚
染
防
止

遮
蔽

換
気
非
常
用
電
源

通
信
連
絡

技
術
基
準
規
則

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

項
目

単
一
ユ
ニ
ッ

ト

複
数
ユ
ニ
ッ

ト

臨
界
警
報
設
備
（

濃
縮
度
５
％
以
上
）

地
盤
耐
震
耐
震
重
要
施
設

耐
震
重
要
施
設

津
波
自
然
災
害

人
為
事
象

航
空
機
落
下

不
法
侵
入
　
不
正
ア
ク
セ
ス

閉
じ
込
め
、

落
下
防
止

消
火
及
び
警
報
設
備

消
火
及
び
警
報
設
備
（

安
重
）

不
燃
性
及
び
難
燃
性

水
素
設
備
接
地

水
素
滞
留
防
止

熱
的
制
限
値

爆
発
防
止

溢
水

安
全
避
難
通
路

環
境
条
件

検
査
又
は
試
験

内
部
飛
来
物

共
用
施
設

強
度
及
び
耐
食
性

耐
圧
試
験
　
漏
え
い
試
験

搬
送
設
備

貯
蔵
（

崩
壊
熱
）

警
報
イ
ン
タ
ー

ロ
ッ

ク

放
射
線
管
理
施
設

廃
棄
施
設

汚
染
防
止

直
接
線
　
ス
カ
イ
シ
ャ

イ
ン
線

遮
蔽
設
備

換
気
設
備

非
常
用
発
電
設
備

無
停
電
電
源
装
置

通
信
連
絡
設
備

外
部
へ
の
通
信
連
絡

設
計
番
号

―

4
.
2
-
B
1
（
臨
界
隔
離
壁
）

―

5
.
1
-
B
1
（
地
盤
）

6
.
1
-
B
1
（
重
要
度
分
類
）

― ― ―

8
.
1
-
B
2
（
竜
巻
）

8
.
1
-
B
6
（
落
雷
）

8
.
1
-
B
3
（
降
下
火
砕
物
）

8
.
1
-
B
4
（
積
雪
）

8
.
1
-
B
5
（
森
林
火
災
）

8
.
2
-
B
2
（
外
部
火
災
）

―

9
.
1
-
B
1
（
堅
固
障
壁
）

1
0
.
1
-
B
1
（
管
理
区
域
）

1
0
.
1
-
B
2
（
液
体
漏
え
い
防
止
）

― ―

1
1
.
3
-
B
1
（
建
物
本
体
）

1
1
.
3
-
B
2
（
防
火
区
画
）

1
1
.
3
-
B
3
（
貫
通
部
処
理
）

― ― ― ―

1
2
.
1
-
B
1
（
無

溢
水
源
）

1
2
.
1
-
B
2
（
流
出
防
止
）

1
2
.
1
-
F
4
（
流
出
防
止
）

1
3
.
1
-
F
2
（
可
搬
型
照
明
）

1
4
.
1
-
B
1
（
環
境
条
件
）

1
4
.
2
-
B
1
（
検
査
試
験
）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2
1
.
1
-
B
1
（
平
滑
塗
装
）

2
2
.
1
-
B
1
（
遮

蔽
壁
等
）

2
2
.
2
-
B
1
（
遮

蔽
設
備
）

― ― ― ―

2
5
.
2
-
F
1
(
所
外
連
絡
)

9
9
-
B
1
（
梯
子
）

9
9
-
B
3
（
建
物
撤
去
）

9
9
-
B
4
（
F
3
竜
巻
）

9
9
-
B
5
（
1
G
）

成型施設 第２加工棟 第２加工棟
（注） ―

改造
― ○ ― ○ ○ ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ― (○) (―) (―) ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ― ― ― ― (―) ○ ― ○ ○

放射性物質の廃
棄施設

第２廃棄物貯蔵棟 第２廃棄物貯蔵棟
（注） ―

撤去
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ―

放射性物質の廃
棄施設

第５廃棄物貯蔵棟 第５廃棄物貯蔵棟
（注） ―

新設
― ― ― ○ ○ ― ― ― ○ ― ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ○ ― ― (―) ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― (―) ― ― ― ―

（変更内容）
　新設：主要な設備・機器又は建物・構築物を新たに設置すること。
　増設：構造及び機能が既存の設備・機器と同一の設備・機器の台数を増やすこと。
　追加：主要な設備・機器の付属設備として新たに設備・機器を設置すること。
　更新：既存の設備・機器を撤去し、構造及び機能が同一の設備・機器を設置すること
　改造：既存の設備・機器又は建物・構築物の仕様又は構造を変更すること若しくは既存の設備・機器の機能を付加すること。
　移設：主要な設備・機器又は建物・構築物を既設の場所から移動し、別の場所に設置すること。
　撤去：既存の設備・機器又は建物・構築物を取り除くこと。

（凡例）
―：当該基準に該当しないもの
○：当該基準に対して、当該施設の設計において対応するもので、本申請で適合性を示し、当該施設の仕様表で説明が完結するもの
(〇)：当該基準に対して、当該施設の設計において対応するもので、本申請では設計の説明が完結していないもの又は他の施設と合わせて安全機能を完結させるため、
次回以降の申請で適合性を示し、当該施設の仕様表で説明が完結するもの
(―)：当該基準に対して、当該施設以外の施設の設計において対応するもので、次回以降の申請で当該施設以外の施設により適合性を示し、最終的に当該施設の仕様表
で説明する必要がなくなるもの

施設区分 設置場所
建物・構築物名称

又は
設備・機器名称

機器名 変更内容

そ
の
他
許
可
で
求
め
る
仕
様

添２参考資料１ 本申請の対象とする施設に係る加工施設の技術基準に関する規則への適合性確認結果（適合性確認完了時） 

参表１－２ 本申請の対象とする施設に係る加工施設の技術基準に関する規則への適合性確認結果（建物・構築物）（適合性確認完了時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）建物の付属設備（緊急設備、通信連絡設備、火災感知設備、消火設備等）については、参表１－２に示す。 
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区
分

臨
界

地
盤
地
震

津
波
外
部
衝
撃

不
法
侵
入

閉
じ
込
め

火
災
等

溢
水

避
難
通
路

安
全
機
能

材
料
・
構
造

搬
送
貯
蔵
警
報

放
管
廃
棄

汚
染
防
止

遮
蔽

換
気
非
常
用
電
源

通
信
連
絡

技
術
基
準
規
則

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

項
目

単
一
ユ
ニ
ッ

ト

複
数
ユ
ニ
ッ

ト

臨
界
警
報
設
備
（

濃
縮
度
５
％
以
上
）

地
盤
耐
震
耐
震
重
要
施
設

耐
震
重
要
施
設

津
波
自
然
災
害

人
為
事
象

航
空
機
落
下

不
法
侵
入
　
不
正
ア
ク
セ
ス

閉
じ
込
め
、

落
下
防
止

消
火
及
び
警
報
設
備

消
火
及
び
警
報
設
備
（

安
重
）

不
燃
性
及
び
難
燃
性

水
素
設
備
接
地

水
素
滞
留
防
止

熱
的
制
限
値

爆
発
防
止

溢
水

安
全
避
難
通
路

環
境
条
件

検
査
又
は
試
験

内
部
飛
来
物

共
用
施
設

強
度
及
び
耐
食
性

耐
圧
試
験
　
漏
え
い
試
験

搬
送
設
備

貯
蔵
（

崩
壊
熱
）

警
報

イ
ン
タ
ー

ロ
ッ

ク

放
射
線
管
理
施
設

廃
棄
施
設

汚
染
防
止

直
接
線
　
ス
カ
イ
シ
ャ

イ
ン
線

遮
蔽
設
備

換
気
設
備

非
常
用
発
電
設
備

無
停
電
電
源
装
置

通
信
連
絡
設
備

外
部
へ
の
通
信
連
絡

設
計
番
号

4
.
1
-
F
1
（
核
的
制
限
値
）

4
.
2
-
F
1
（
立
体
角
法
）

4
.
2
-
F
2
（
臨
界
計
算
）

―

5
.
1
-
F
1
（
地
盤
）

6
.
1
-
F
1
（
重
要
度
分
類
）

― ― ― 8
.
1
-
F
2
（
極
低
温
）

8
.
1
-
F
3
（
竜
巻
）

― ―

9
.
1
-
F
1
（
不
正
ア
ク
セ
ス
）

1
0
.
1
-
F
1
（
落
下
防
止
）

1
0
.
1
-
F
2
（
密
閉
構
造
）

1
0
.
1
-
F
3
（
汚
染
の
広
が
り
防
止
）

1
1
.
1
-
F
1
（
消
火
設
備
）

1
1
.
1
-
F
2
（
火
災
検
知
）

―

1
1
.
3
-
F
1
（
設
備
本
体
）

1
1
.
3
-
F
2
（
配
線
用
遮
断
器
）

― ― ― ― 1
2
.
1
-
F
1
（
没
水
）

1
2
.
1
-
F
3
（
漏
電
遮
断
器
）

1
3
.
1
-
F
1
（
避
難
通
路
）

1
4
.
1
-
F
1
（
環
境
条
件
）

1
4
.
2
-
F
1
（
検
査
試
験
）

― ― ― ―

1
6
.
1
-
F
1
（
搬
送
能
力
）

―

1
8
.
1
-
F
3
（
火
災
報
知
）

1
8
.
1
-
F
4
（
M
P
）

―

1
9
.
1
-
F
3
（
M
P
）

2
0
.
1
-
F
1
（
廃
棄
能
力
）

2
0
.
2
-
F
1
（
区
画
）

― ― ― ― ―

2
4
.
2
-
F
1
（
バ
ッ
テ
リ
）

2
4
.
2
-
F
2
（
非
発
接
続
）

2
5
.
1
-
F
1
（
所
内
連
絡
）

―

9
9
-
F
1
（
1
G
）

9
9
-
F
2
（
貯
蔵
能
力
）

9
9
-
F
3
（
設
備
撤
去
）

9
9
-
F
5
（
固
縛
）

9
9
-
F
6
（
伝
送
多
様
性
）

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

ペレット編成挿
入機No.1

ペレット保管箱
置台部

改造

○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

ペレット編成挿
入機No.1

ペレット保管箱
搬送部

改造

○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

ペレット編成挿
入機No.1

波板移載部 改造

○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

ペレット編成挿
入機No.1

ペレット編成挿
入部

改造

○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

燃料棒解体装置
No.1

―

改造

○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

燃料棒トレイ置
台

―

改造

○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

脱ガス設備No.1 真空加熱炉部 改造

○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

脱ガス設備No.1 運搬台車 改造

○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

第二端栓溶接設
備No.1

燃料棒搬送No.1-
1部

改造

○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ―

（変更内容）
　新設：主要な設備・機器又は建物・構築物を新たに設置すること。
　増設：構造及び機能が既存の設備・機器と同一の設備・機器の台数を増やすこと。
　追加：主要な設備・機器の付属設備として新たに設備・機器を設置すること。
　更新：既存の設備・機器を撤去し、構造及び機能が同一の設備・機器を設置すること
　改造：既存の設備・機器又は建物・構築物の仕様又は構造を変更すること若しくは既存の設備・機器の機能を付加すること。
　移設：主要な設備・機器又は建物・構築物を既設の場所から移動し、別の場所に設置すること。
　撤去：既存の設備・機器又は建物・構築物を取り除くこと。

（凡例）
―：当該基準に該当しないもの
○：当該基準に対して、当該施設の設計において対応するもので、本申請で適合性を示し、当該施設の仕様表で説明が完結するもの
(〇)：当該基準に対して、当該施設の設計において対応するもので、本申請では設計の説明が完結していないもの又は他の施設と合わせて安全機能を完結させるため、次回以降
の申請で適合性を示し、当該施設の仕様表で説明が完結するもの
(―)：当該基準に対して、当該施設以外の施設の設計において対応するもので、次回以降の申請で当該施設以外の施設により適合性を示し、最終的に当該施設の仕様表で説明す
る必要がなくなるもの

施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 変更内容

そ
の
他
許
可
で
求
め
る
仕
様

参表１－２ 本申請の対象とする施設に係る加工施設の技術基準に関する規則への適合性確認結果（設備・機器）（適合性確認完了時） 
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区
分

臨
界

地
盤
地
震

津
波
外
部
衝
撃

不
法
侵
入

閉
じ
込
め

火
災
等

溢
水

避
難
通
路

安
全
機
能

材
料
・
構
造

搬
送
貯
蔵
警
報

放
管
廃
棄

汚
染
防
止

遮
蔽

換
気
非
常
用
電
源

通
信
連
絡

技
術
基
準
規
則

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

項
目

単
一
ユ
ニ
ッ

ト

複
数
ユ
ニ
ッ

ト

臨
界
警
報
設
備
（

濃
縮
度
５
％
以
上
）

地
盤
耐
震
耐
震
重
要
施
設

耐
震
重
要
施
設

津
波
自
然
災
害

人
為
事
象

航
空
機
落
下

不
法
侵
入
　
不
正
ア
ク
セ
ス

閉
じ
込
め
、

落
下
防
止

消
火
及
び
警
報
設
備

消
火
及
び
警
報
設
備
（

安
重
）

不
燃
性
及
び
難
燃
性

水
素
設
備
接
地

水
素
滞
留
防
止

熱
的
制
限
値

爆
発
防
止

溢
水

安
全
避
難
通
路

環
境
条
件

検
査
又
は
試
験

内
部
飛
来
物

共
用
施
設

強
度
及
び
耐
食
性

耐
圧
試
験
　
漏
え
い
試
験

搬
送
設
備

貯
蔵
（

崩
壊
熱
）

警
報

イ
ン
タ
ー

ロ
ッ

ク

放
射
線
管
理
施
設

廃
棄
施
設

汚
染
防
止

直
接
線
　
ス
カ
イ
シ
ャ

イ
ン
線

遮
蔽
設
備

換
気
設
備

非
常
用
発
電
設
備

無
停
電
電
源
装
置

通
信
連
絡
設
備

外
部
へ
の
通
信
連
絡

設
計
番
号

4
.
1
-
F
1
（
核
的
制
限
値
）

4
.
2
-
F
1
（
立
体
角
法
）

4
.
2
-
F
2
（
臨
界
計
算
）

―

5
.
1
-
F
1
（
地
盤
）

6
.
1
-
F
1
（
重
要
度
分
類
）

― ― ― 8
.
1
-
F
2
（
極
低
温
）

8
.
1
-
F
3
（
竜
巻
）

― ―

9
.
1
-
F
1
（
不
正
ア
ク
セ
ス
）

1
0
.
1
-
F
1
（
落
下
防
止
）

1
0
.
1
-
F
2
（
密
閉
構
造
）

1
0
.
1
-
F
3
（
汚
染
の
広
が
り
防
止
）

1
1
.
1
-
F
1
（
消
火
設
備
）

1
1
.
1
-
F
2
（
火
災
検
知
）

―

1
1
.
3
-
F
1
（
設
備
本
体
）

1
1
.
3
-
F
2
（
配
線
用
遮
断
器
）

― ― ― ― 1
2
.
1
-
F
1
（
没
水
）

1
2
.
1
-
F
3
（
漏
電
遮
断
器
）

1
3
.
1
-
F
1
（
避
難
通
路
）

1
4
.
1
-
F
1
（
環
境
条
件
）

1
4
.
2
-
F
1
（
検
査
試
験
）

― ― ― ―

1
6
.
1
-
F
1
（
搬
送
能
力
）

―

1
8
.
1
-
F
3
（
火
災
報
知
）

1
8
.
1
-
F
4
（
M
P
）

―

1
9
.
1
-
F
3
（
M
P
）

2
0
.
1
-
F
1
（
廃
棄
能
力
）

2
0
.
2
-
F
1
（
区
画
）

― ― ― ― ―

2
4
.
2
-
F
1
（
バ
ッ
テ
リ
）

2
4
.
2
-
F
2
（
非
発
接
続
）

2
5
.
1
-
F
1
（
所
内
連
絡
）

―

9
9
-
F
1
（
1
G
）

9
9
-
F
2
（
貯
蔵
能
力
）

9
9
-
F
3
（
設
備
撤
去
）

9
9
-
F
5
（
固
縛
）

9
9
-
F
6
（
伝
送
多
様
性
）

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

第二端栓溶接設
備No.1

第二端栓溶接
No.1-1部

改造

○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

第二端栓溶接設
備No.1

第二端栓溶接
No.1-2部

改造

○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

第二端栓溶接設
備No.1

燃料棒搬送No.1-
2部

改造

○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

第二端栓溶接設
備No.1

燃料棒移載
（１）部

改造

○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

燃料棒搬送設備
No.1

被覆管コンベア
部

変更なし

○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

燃料棒搬送設備
No.1

除染コンベア部 変更なし

○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

燃料棒搬送設備
No.1

燃料棒トレイ移
載部

改造

○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

燃料棒搬送設備
No.2燃料棒移送
装置（Ａ）

―

変更なし

○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

燃料棒搬送設備
No.3燃料棒移載
装置（２）

―

変更なし

○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ―

（変更内容）
　新設：主要な設備・機器又は建物・構築物を新たに設置すること。
　増設：構造及び機能が既存の設備・機器と同一の設備・機器の台数を増やすこと。
　追加：主要な設備・機器の付属設備として新たに設備・機器を設置すること。
　更新：既存の設備・機器を撤去し、構造及び機能が同一の設備・機器を設置すること
　改造：既存の設備・機器又は建物・構築物の仕様又は構造を変更すること若しくは既存の設備・機器の機能を付加すること。
　移設：主要な設備・機器又は建物・構築物を既設の場所から移動し、別の場所に設置すること。
　撤去：既存の設備・機器又は建物・構築物を取り除くこと。

（凡例）
―：当該基準に該当しないもの
○：当該基準に対して、当該施設の設計において対応するもので、本申請で適合性を示し、当該施設の仕様表で説明が完結するもの
(〇)：当該基準に対して、当該施設の設計において対応するもので、本申請では設計の説明が完結していないもの又は他の施設と合わせて安全機能を完結させるため、次回以降
の申請で適合性を示し、当該施設の仕様表で説明が完結するもの
(―)：当該基準に対して、当該施設以外の施設の設計において対応するもので、次回以降の申請で当該施設以外の施設により適合性を示し、最終的に当該施設の仕様表で説明す
る必要がなくなるもの

施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 変更内容

そ
の
他
許
可
で
求
め
る
仕
様

参表１－２ 本申請の対象とする施設に係る加工施設の技術基準に関する規則への適合性確認結果（設備・機器）（適合性確認完了時） 
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区
分

臨
界

地
盤
地
震

津
波
外
部
衝
撃

不
法
侵
入

閉
じ
込
め

火
災
等

溢
水

避
難
通
路

安
全
機
能

材
料
・
構
造

搬
送
貯
蔵
警
報

放
管
廃
棄

汚
染
防
止

遮
蔽

換
気
非
常
用
電
源

通
信
連
絡

技
術
基
準
規
則

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

項
目

単
一
ユ
ニ
ッ

ト

複
数
ユ
ニ
ッ

ト

臨
界
警
報
設
備
（

濃
縮
度
５
％
以
上
）

地
盤
耐
震
耐
震
重
要
施
設

耐
震
重
要
施
設

津
波
自
然
災
害

人
為
事
象

航
空
機
落
下

不
法
侵
入
　
不
正
ア
ク
セ
ス

閉
じ
込
め
、

落
下
防
止

消
火
及
び
警
報
設
備

消
火
及
び
警
報
設
備
（

安
重
）

不
燃
性
及
び
難
燃
性

水
素
設
備
接
地

水
素
滞
留
防
止

熱
的
制
限
値

爆
発
防
止

溢
水

安
全
避
難
通
路

環
境
条
件

検
査
又
は
試
験

内
部
飛
来
物

共
用
施
設

強
度
及
び
耐
食
性

耐
圧
試
験
　
漏
え
い
試
験

搬
送
設
備

貯
蔵
（

崩
壊
熱
）

警
報

イ
ン
タ
ー

ロ
ッ

ク

放
射
線
管
理
施
設

廃
棄
施
設

汚
染
防
止

直
接
線
　
ス
カ
イ
シ
ャ

イ
ン
線

遮
蔽
設
備

換
気
設
備

非
常
用
発
電
設
備

無
停
電
電
源
装
置

通
信
連
絡
設
備

外
部
へ
の
通
信
連
絡

設
計
番
号

4
.
1
-
F
1
（
核
的
制
限
値
）

4
.
2
-
F
1
（
立
体
角
法
）

4
.
2
-
F
2
（
臨
界
計
算
）

―

5
.
1
-
F
1
（
地
盤
）

6
.
1
-
F
1
（
重
要
度
分
類
）

― ― ― 8
.
1
-
F
2
（
極
低
温
）

8
.
1
-
F
3
（
竜
巻
）

― ―

9
.
1
-
F
1
（
不
正
ア
ク
セ
ス
）

1
0
.
1
-
F
1
（
落
下
防
止
）

1
0
.
1
-
F
2
（
密
閉
構
造
）

1
0
.
1
-
F
3
（
汚
染
の
広
が
り
防
止
）

1
1
.
1
-
F
1
（
消
火
設
備
）

1
1
.
1
-
F
2
（
火
災
検
知
）

―

1
1
.
3
-
F
1
（
設
備
本
体
）

1
1
.
3
-
F
2
（
配
線
用
遮
断
器
）

― ― ― ― 1
2
.
1
-
F
1
（
没
水
）

1
2
.
1
-
F
3
（
漏
電
遮
断
器
）

1
3
.
1
-
F
1
（
避
難
通
路
）

1
4
.
1
-
F
1
（
環
境
条
件
）

1
4
.
2
-
F
1
（
検
査
試
験
）

― ― ― ―

1
6
.
1
-
F
1
（
搬
送
能
力
）

―

1
8
.
1
-
F
3
（
火
災
報
知
）

1
8
.
1
-
F
4
（
M
P
）

―

1
9
.
1
-
F
3
（
M
P
）

2
0
.
1
-
F
1
（
廃
棄
能
力
）

2
0
.
2
-
F
1
（
区
画
）

― ― ― ― ―

2
4
.
2
-
F
1
（
バ
ッ
テ
リ
）

2
4
.
2
-
F
2
（
非
発
接
続
）

2
5
.
1
-
F
1
（
所
内
連
絡
）

―

9
9
-
F
1
（
1
G
）

9
9
-
F
2
（
貯
蔵
能
力
）

9
9
-
F
3
（
設
備
撤
去
）

9
9
-
F
5
（
固
縛
）

9
9
-
F
6
（
伝
送
多
様
性
）

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室

ペレット検査台
No.2

―

改造

○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室
第２－２燃料棒加工
室

燃料棒搬送設備
No.8

被覆管コンベア
No.8-1部

変更なし

○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室
第２－２燃料棒加工
室

燃料棒搬送設備
No.8

燃料棒移載No.8-
1部

変更なし

○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－１燃料棒加工
室
第２－２燃料棒加工
室

燃料棒搬送設備
No.8

燃料棒移載No.8-
2部

変更なし

○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－２燃料棒加工
室

ペレット一時保
管台

―

改造

○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－２燃料棒加工
室

ペレット検査装
置No.5

―

改造

○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ―

被覆施設 第２加工棟
第２－２燃料棒加工
室

ペレット編成挿
入機No.2-1

ペレット保管箱
搬送部

改造

○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ―

（変更内容）
　新設：主要な設備・機器又は建物・構築物を新たに設置すること。
　増設：構造及び機能が既存の設備・機器と同一の設備・機器の台数を増やすこと。
　追加：主要な設備・機器の付属設備として新たに設備・機器を設置すること。
　更新：既存の設備・機器を撤去し、構造及び機能が同一の設備・機器を設置すること
　改造：既存の設備・機器又は建物・構築物の仕様又は構造を変更すること若しくは既存の設備・機器の機能を付加すること。
　移設：主要な設備・機器又は建物・構築物を既設の場所から移動し、別の場所に設置すること。
　撤去：既存の設備・機器又は建物・構築物を取り除くこと。

（凡例）
―：当該基準に該当しないもの
○：当該基準に対して、当該施設の設計において対応するもので、本申請で適合性を示し、当該施設の仕様表で説明が完結するもの
(〇)：当該基準に対して、当該施設の設計において対応するもので、本申請では設計の説明が完結していないもの又は他の施設と合わせて安全機能を完結させるため、次回以降
の申請で適合性を示し、当該施設の仕様表で説明が完結するもの
(―)：当該基準に対して、当該施設以外の施設の設計において対応するもので、次回以降の申請で当該施設以外の施設により適合性を示し、最終的に当該施設の仕様表で説明す
る必要がなくなるもの

施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 変更内容

そ
の
他
許
可
で
求
め
る
仕
様

参表１－２ 本申請の対象とする施設に係る加工施設の技術基準に関する規則への適合性確認結果（設備・機器）（適合性確認完了時） 

 

  







 

 

9
51 
9
5
1
 

区
分

臨
界

地
盤

地
震

津
波

外
部
衝
撃

不
法
侵
入

閉
じ
込
め

火
災
等

溢
水

避
難
通
路

安
全
機
能

材
料
・
構
造

搬
送
貯
蔵
警
報

放
管
廃
棄

汚
染
防
止

遮
蔽

換
気
非
常
用
電
源

通
信
連
絡

技
術
基
準
規
則

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

項
目

単
一
ユ
ニ
ッ

ト

複
数
ユ
ニ
ッ

ト

臨
界
警
報
設
備
（

濃
縮
度
５
％
以
上
）

地
盤

耐
震

耐
震
重
要
施
設

耐
震
重
要
施
設

津
波

自
然
災
害

人
為
事
象

航
空
機
落
下

不
法
侵
入
　
不
正
ア
ク
セ
ス

閉
じ
込
め
、

落
下
防
止

消
火
及
び
警
報
設
備

消
火
及
び
警
報
設
備
（

安
重
）

不
燃
性
及
び
難
燃
性

水
素
設
備
接
地

水
素
滞
留
防
止

熱
的
制
限
値

爆
発
防
止

溢
水

安
全
避
難
通
路

環
境
条
件

検
査
又
は
試
験

内
部
飛
来
物

共
用
施
設

強
度
及
び
耐
食
性

耐
圧
試
験
　
漏
え
い
試
験

搬
送
設
備

貯
蔵
（

崩
壊
熱
）

警
報

イ
ン
タ
ー

ロ
ッ

ク

放
射
線
管
理
施
設

廃
棄
施
設

汚
染
防
止

直
接
線
　
ス
カ
イ
シ
ャ

イ
ン
線

遮
蔽
設
備

換
気
設
備

非
常
用
発
電
設
備

無
停
電
電
源
装
置

通
信
連
絡
設
備

外
部
へ
の
通
信
連
絡

設
計
番
号

4
.
1
-
F
1
（
核
的
制
限
値
）

4
.
2
-
F
1
（
立
体
角
法
）

4
.
2
-
F
2
（
臨
界
計
算
）

―

5
.
1
-
F
1
（
地
盤
）

6
.
1
-
F
1
（
重
要
度
分
類
）

― ― ― 8
.
1
-
F
2
（
極
低
温
）

8
.
1
-
F
3
（
竜
巻
）

― ―

9
.
1
-
F
1
（
不
正
ア
ク
セ
ス
）

1
0
.
1
-
F
1
（
落
下
防
止
）

1
0
.
1
-
F
2
（
密
閉
構
造
）

1
0
.
1
-
F
3
（
汚
染
の
広
が
り
防
止
）

1
1
.
1
-
F
1
（
消
火
設
備
）

1
1
.
1
-
F
2
（
火
災
検
知
）

―

1
1
.
3
-
F
1
（
設
備
本
体
）

1
1
.
3
-
F
2
（
配
線
用
遮
断
器
）

― ― ― ― 1
2
.
1
-
F
1
（
没
水
）

1
2
.
1
-
F
3
（
漏
電
遮
断
器
）

1
3
.
1
-
F
1
（
避
難
通
路
）

1
4
.
1
-
F
1
（
環
境
条
件
）

1
4
.
2
-
F
1
（
検
査
試
験
）

― ― ― ―

1
6
.
1
-
F
1
（
搬
送
能
力
）

―

1
8
.
1
-
F
3
（
火
災
報
知
）

1
8
.
1
-
F
4
（
M
P
）

―

1
9
.
1
-
F
3
（
M
P
）

2
0
.
1
-
F
1
（
廃
棄
能
力
）

2
0
.
2
-
F
1
（
区
画
）

― ― ― ― ―

2
4
.
2
-
F
1
（
バ
ッ
テ
リ
）

2
4
.
2
-
F
2
（
非
発
接
続
）

2
5
.
1
-
F
1
（
所
内
連
絡
）

―

9
9
-
F
1
（
1
G
）

9
9
-
F
2
（
貯
蔵
能
力
）

9
9
-
F
3
（
設
備
撤
去
）

9
9
-
F
5
（
固
縛
）

9
9
-
F
6
（
伝
送
多
様
性
）

その他の
加工施設

第２加工棟 火災感知設備 自動火災報知設
備（感知器）

改造
― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ―

その他の
加工施設

第２加工棟 火災感知設備 自動火災報知設
備（受信機）

改造
― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ―

その他の
加工施設

第２加工棟 消火設備 消火器 増設
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

その他の
加工施設

第２加工棟 消火設備 屋外消火栓配管 仮移設
― ― ― ― (〇) (〇) ― ― ― (〇) ― ― ― ― ― ― ― (〇) ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― (〇) (〇) ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

その他の
加工施設

第２加工棟 緊急設備 避難通路 新設
― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

その他の
加工施設

第２加工棟 緊急設備 非常用照明 改造
― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ―

その他の
加工施設

第２加工棟 緊急設備 誘導灯 改造
― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ―

その他の
加工施設

第２廃棄物貯蔵棟 火災感知設備 自動火災報知設
備（感知器）

撤去
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ―

その他の
加工施設

第２廃棄物貯蔵棟 消火設備 消火器 撤去
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ―

その他の
加工施設

第２廃棄物貯蔵棟 緊急設備 非常用照明 撤去
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ―

その他の
加工施設

第５廃棄物貯蔵棟 通信連絡設備 所内通信連絡設
備（放送設備
（スピーカ））

新設

― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

（変更内容）
　新設：主要な設備・機器又は建物・構築物を新たに設置すること。
　増設：構造及び機能が既存の設備・機器と同一の設備・機器の台数を増やすこと。
　追加：主要な設備・機器の付属設備として新たに設備・機器を設置すること。
　更新：既存の設備・機器を撤去し、構造及び機能が同一の設備・機器を設置すること
　改造：既存の設備・機器又は建物・構築物の仕様又は構造を変更すること若しくは既存の設備・機器の機能を付加すること。
　移設：主要な設備・機器又は建物・構築物を既設の場所から移動し、別の場所に設置すること。
　撤去：既存の設備・機器又は建物・構築物を取り除くこと。

（凡例）
―：当該基準に該当しないもの
○：当該基準に対して、当該施設の設計において対応するもので、本申請で適合性を示し、当該施設の仕様表で説明が完結するもの
(〇)：当該基準に対して、当該施設の設計において対応するもので、本申請では設計の説明が完結していないもの又は他の施設と合わせて安全機能を完結させるため、次回以降の申
請で適合性を示し、当該施設の仕様表で説明が完結するもの
(―)：当該基準に対して、当該施設以外の施設の設計において対応するもので、次回以降の申請で当該施設以外の施設により適合性を示し、最終的に当該施設の仕様表で説明する必
要がなくなるもの

施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 変更内容

そ
の
他
許
可
で
求
め
る
仕
様

参表１－２ 本申請の対象とする施設に係る加工施設の技術基準に関する規則への適合性確認結果（設備・機器）（適合性確認完了時） 

 

  



 

 

9
52 
9
5
2
 

区
分

臨
界

地
盤
地
震

津
波
外
部
衝
撃

不
法
侵
入

閉
じ
込
め

火
災
等

溢
水

避
難
通
路

安
全
機
能

材
料
・
構
造

搬
送
貯
蔵

警
報

放
管
廃
棄

汚
染
防
止

遮
蔽

換
気
非
常
用
電
源

通
信
連
絡

技
術
基
準
規
則

第
四
条
第
１
項

第
四
条
第
２
項

第
四
条
第
３
項

第
五
条

第
六
条
第
１
項

第
六
条
第
２
項

第
六
条
第
３
項

第
七
条

第
八
条
第
１
項

第
八
条
第
２
項

第
八
条
第
３
項

第
九
条

第
十
条

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条
第
１
項

第
十
四
条
第
２
項

第
十
四
条
第
３
項

第
十
四
条
第
４
項

第
十
五
条
第
１
項

第
十
五
条
第
２
項

第
十
六
条

第
十
七
条

第
十
八
条
第
１
項

第
十
八
条
第
２
項

第
十
九
条

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条
第
１
項

第
二
十
二
条
第
２
項

第
二
十
三
条

第
二
十
四
条
第
１
項

第
二
十
四
条
第
２
項

第
二
十
五
条
第
１
項

第
二
十
五
条
第
２
項

項
目

単
一
ユ
ニ
ッ

ト

複
数
ユ
ニ
ッ

ト

臨
界
警
報
設
備
（

濃
縮
度
５
％
以
上
）

地
盤
耐
震
耐
震
重
要
施
設

耐
震
重
要
施
設

津
波
自
然
災
害

人
為
事
象

航
空
機
落
下

不
法
侵
入
　
不
正
ア
ク
セ
ス

閉
じ
込
め
、

落
下
防
止

消
火
及
び
警
報
設
備

消
火
及
び
警
報
設
備
（

安
重
）

不
燃
性
及
び
難
燃
性

水
素
設
備
接
地

水
素
滞
留
防
止

熱
的
制
限
値

爆
発
防
止

溢
水

安
全
避
難
通
路

環
境
条
件

検
査
又
は
試
験

内
部
飛
来
物

共
用
施
設

強
度
及
び
耐
食
性

耐
圧
試
験
　
漏
え
い
試
験

搬
送
設
備

貯
蔵
（

崩
壊
熱
）

警
報

イ
ン
タ
ー

ロ
ッ

ク

放
射
線
管
理
施
設

廃
棄
施
設

汚
染
防
止

直
接
線
　
ス
カ
イ
シ
ャ

イ
ン
線

遮
蔽
設
備

換
気
設
備

非
常
用
発
電
設
備

無
停
電
電
源
装
置

通
信
連
絡
設
備

外
部
へ
の
通
信
連
絡

設
計
番
号

4
.
1
-
F
1
（
核
的
制
限
値
）

4
.
2
-
F
1
（
立
体
角
法
）

4
.
2
-
F
2
（
臨
界
計
算
）

―

5
.
1
-
F
1
（
地
盤
）

6
.
1
-
F
1
（
重
要
度
分
類
）

― ― ― 8
.
1
-
F
2
（
極
低
温
）

8
.
1
-
F
3
（
竜
巻
）

― ―

9
.
1
-
F
1
（
不
正
ア
ク
セ
ス
）

1
0
.
1
-
F
1
（
落
下
防
止
）

1
0
.
1
-
F
2
（
密
閉
構
造
）

1
0
.
1
-
F
3
（
汚
染
の
広
が
り
防
止
）

1
1
.
1
-
F
1
（
消
火
設
備
）

1
1
.
1
-
F
2
（
火
災
検
知
）

―

1
1
.
3
-
F
1
（
設
備
本
体
）

1
1
.
3
-
F
2
（
配
線
用
遮
断
器
）

― ― ― ― 1
2
.
1
-
F
1
（
没
水
）

1
2
.
1
-
F
3
（
漏
電
遮
断
器
）

1
3
.
1
-
F
1
（
避
難
通
路
）

1
4
.
1
-
F
1
（
環
境
条
件
）

1
4
.
2
-
F
1
（
検
査
試
験
）

― ― ― ―

1
6
.
1
-
F
1
（
搬
送
能
力
）

―

1
8
.
1
-
F
3
（
火
災
報
知
）

1
8
.
1
-
F
4
（
M
P
）

―

1
9
.
1
-
F
3
（
M
P
）

2
0
.
1
-
F
1
（
廃
棄
能
力
）

2
0
.
2
-
F
1
（
区
画
）

― ― ― ― ―

2
4
.
2
-
F
1
（
バ
ッ
テ
リ
）

2
4
.
2
-
F
2
（
非
発
接
続
）

2
5
.
1
-
F
1
（
所
内
連
絡
）

―

9
9
-
F
1
（
1
G
）

9
9
-
F
2
（
貯
蔵
能
力
）

9
9
-
F
3
（
設
備
撤
去
）

9
9
-
F
5
（
固
縛
）

9
9
-
F
6
（
伝
送
多
様
性
）

その他の
加工施設

第５廃棄物貯蔵棟 通信連絡設備 所内通信連絡設
備（所内携帯電
話機（PHSアンテ
ナ））

新設

― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ―

その他の
加工施設

第５廃棄物貯蔵棟 火災感知設備 自動火災報知設
備（感知器）

新設
― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― (〇) ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― (〇) ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ (〇) ― ― ― ― ― ―

その他の
加工施設

第５廃棄物貯蔵棟 消火設備 消火器 新設
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

その他の
加工施設

第５廃棄物貯蔵棟 緊急設備 避難通路 新設
― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

その他の
加工施設

第５廃棄物貯蔵棟 緊急設備 非常用照明 新設
― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ―

その他の
加工施設

第５廃棄物貯蔵棟 緊急設備 誘導灯 新設
― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― ―

（変更内容）
　新設：主要な設備・機器又は建物・構築物を新たに設置すること。
　増設：構造及び機能が既存の設備・機器と同一の設備・機器の台数を増やすこと。
　追加：主要な設備・機器の付属設備として新たに設備・機器を設置すること。
　更新：既存の設備・機器を撤去し、構造及び機能が同一の設備・機器を設置すること
　改造：既存の設備・機器又は建物・構築物の仕様又は構造を変更すること若しくは既存の設備・機器の機能を付加すること。
　移設：主要な設備・機器又は建物・構築物を既設の場所から移動し、別の場所に設置すること。
　撤去：既存の設備・機器又は建物・構築物を取り除くこと。

（凡例）
―：当該基準に該当しないもの
○：当該基準に対して、当該施設の設計において対応するもので、本申請で適合性を示し、当該施設の仕様表で説明が完結するもの
(〇)：当該基準に対して、当該施設の設計において対応するもので、本申請では設計の説明が完結していないもの又は他の施設と合わせて安全機能を完結させるため、次回以降の申
請で適合性を示し、当該施設の仕様表で説明が完結するもの
(―)：当該基準に対して、当該施設以外の施設の設計において対応するもので、次回以降の申請で当該施設以外の施設により適合性を示し、最終的に当該施設の仕様表で説明する必
要がなくなるもの

施設区分 設置場所 設備・機器名称 機器名 変更内容

そ
の
他
許
可
で
求
め
る
仕
様

参表１－２ 本申請の対象とする施設に係る加工施設の技術基準に関する規則への適合性確認結果（設備・機器）（適合性確認完了時） 
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加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

（加工事業変更許可） 
保安品質保証計画書（改訂 28） 

Ⅴ．加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

イ．総則 

(ｲ) 目的 

核燃料物質の加工の事業者である原子燃料工業株式会社は、「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に

必要な体制の基準に関する規則」（以下「品質管理基準規則」という。）及び同規則の解釈に基づき、加工施設の保

安のための業務に係る品質管理に必要な体制を整備することにより、原子力の安全を確保する。 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ) 定義 

本申請書において使用する用語は、品質管理基準規則及び同規則の解釈において使用する用語の例による。 

また、本申請書において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 「保安活動」とは、原子燃料工業株式会社の熊取事業所における加工施設の保安のための業務として行われる

一切の活動をいう。 

(2) 「保安品質マネジメントシステム」とは、品質管理基準規則第 2 条第 4 号に定める品質マネジメントシステ

ムのことをいう。 

(3) 「保安品質マニュアル」とは、品質管理基準規則第 5条第 1項第 2号に定める品質マニュアルのことをいう。 

(4) 「保安品質方針」とは、品質管理基準規則第 11 条に定める品質方針のことをいう。 

(5) 「保安品質目標」とは、品質管理基準規則第 12 条に定める品質目標のことをいう。 

(6) 「保安内部監査」とは、品質管理基準規則第 46 条に定める内部監査のことをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.目的 

本保安品質保証計画書（以下「本計画書」という。）は、核燃料物質の加工事業の許可、「原子力施設の保安のための業務に係る品

質管理に必要な体制の基準に関する規則（以下「品質管理基準規則」という。）」及び品質管理基準規則の解釈に基づき、安全文化

を育成及び維持する活動を行う仕組みを含めて、核燃料施設の安全を確保するための活動（以下「保安活動」という。）に関する保

安品質マネジメントシステムの基本的事項を定め、もって熊取事業所及び東海事業所の原子力安全を達成・維持・向上することを

目的とする｡ 

なお、この保安活動には、関係法令並びに熊取事業所及び東海事業所の核燃料物質の加工の事業に係る保安規定の遵守に関する活

動を含む。 

また、本計画書は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 14 条第 1項第 4号を踏まえ、核燃料物質の加工の事

業に関する規則第 7 条の 2 の 2 において求められている保安品質マネジメントシステムに基づく保安活動の計画、実施、評価及び

改善を行うとともに、保安品質マネジメントシステムの改善を継続して行うことを文書化したものである。 

 

3.定義 

本計画書において使用する用語は、品質管理基準規則及び品質管理基準規則の解釈並びに JEAC 4111-2009 において使用する用語の

例による。 

また、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各項に定めるところによる。 

 

(1)原子力の安全 

適切な運転状態を確保すること､事故の発生を防止すること､あるいは事故の影響を緩和することにより､従業員等、公衆及び環境

を、放射線による過度の危険性から守ることをいう｡ 

(2)「保安活動」とは、両事業所における加工施設の保安のための業務として行われる一切の活動をいう。 

(3)「保安品質マネジメントシステム」とは、品質管理基準規則第 2条第 4号に定める品質マネジメントシステムのことをいう。 

(4)グレード分け 

個別業務、加工施設及び調達する物品又は役務の原子力の安全に対する重要度に応じて、要求事項の適用の程度を明確化すること

をいう。 

(5)「保安文書」 

保安マネジメントシステムに必要な文書のうち、①保安規定、②本計画書、③保安品質方針、④施設管理方針、⑤規則（①又は②

に基づき社長が定めた文書）、⑥保安品質目標、⑦施設管理目標、⑧基準（①又は②に基づく文書のうち、③から⑦を除く。）、⑨標

準（要領、手順書、指示書、図面等の文書（以下、「手順書等」という。）であって、②、⑤、又は⑧に基づいて定めたもの。）のこ

とをいう。 

(6)「保安品質保証計画書」 

品質管理基準規則第 5条第 1項第 2号に定める品質マニュアルのことをいう。 

(7)「保安品質方針」 

品質管理基準規則第 11 条に定める品質方針のことをいう。 

(8)「保安品質目標」 

品質管理基準規則第 12 条に定める品質目標のことをいう。 

(9)「保安内部監査」 

品質管理基準規則第 46 条に定める内部監査のことをいう。 

(10)「使用前事業者検査等」 

使用前事業者検査及び定期事業者検査のことをいう。 

(11)「施設管理方針」 

核燃料物質の加工の事業に関する規則第 7条の 4第 1項第 1号に定める管理方針のことをいう。 

(12)「施設管理目標」 

核燃料物質の加工の事業に関する規則第 7条の 4第 1項第 3号に定める管理目標のことをいう。 

(13)事業所、所長、核燃料取扱主任者、核燃料安全委員会 

「事業所」は、東海事業所又は熊取事業所のことであり、特に区別する必要がない場合に使用する。また、「所長」、「核燃料取扱主

任者」及び「核燃料安全委員会」は、それぞれ東海事業所若しくは熊取事業所の所長、核燃料取扱主任者及び核燃料安全委員会の

ことであり、特に区別する必要がない場合に使用する。核燃料安全委員会は、核燃料物質等の取扱いに関する安全を確保するため

に定期的に審議や報告が行われる委員会のことである。 

(14)各部長 

東海事業所及び熊取事業所の保安管理組織（図 3参照）に属する部長のことをいう。 

(15)要員 

保安管理組織に属する保安活動を実施する者のことをいう。 
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加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

（加工事業変更許可） 
保安品質保証計画書（改訂 28） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾊ) 適用範囲 

保安品質マネジメントシステムは、原子燃料工業株式会社が熊取事業所において実施する加工施設における保

安活動に適用する。 

 

 

 

 

 

 

ロ．保安品質マネジメントシステム 

(ｲ) 保安品質マネジメントシステムに係る要求事項 

(1) 保安に係る組織は、保安品質マネジメントシステムを確立し、実施するとともに、その実効性を維持するた

め、その改善を継続的に行う。 

(2) 保安に係る組織は、保安活動の重要度に応じて、保安品質マネジメントシステムを確立し、運用する。この場

合において、次に掲げる事項を適切に考慮する。 

 

(ⅰ) 加工施設、組織又は個別業務の重要度及びこれらの複雑さの程度 

 

(ⅱ) 加工施設若しくは機器等の品質又は保安活動に関連する原子力の安全に影響を及ぼすおそれのあるも

の及びこれらに関連する潜在的影響の大きさ 

(ⅲ) 機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は保安活動が不適切に計画され、若しくは実行

されたことにより起こり得る影響 

 

(3) 保安に係る組織は、加工施設に適用される関係法令（以下「関係法令」という。）を明確に認識し、保安品質

マニュアルに規定する文書その他保安品質マネジメントシステムに必要な文書（記録を除く。以下「保安品質

マネジメント文書」という。）に明記する。 

(4) 保安に係る組織は、保安品質マネジメントシステムに必要なプロセスを明確にするとともに、そのプロセス

を組織に適用することを決定し、次に掲げる業務を行う。 

(ⅰ) プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスの運用により達成される結果を明確に定めること。 

(16)従業員等 

所長、品質・安全管理室長、事業所に在籍する役員、事業所で作業を行う従業員、臨時雇員及び請負会社従業員をいう。 

(17)操作員等 

従業員等のうち、加工施設の操作を行う者及び表１の放射線管理に関する基準で定める放射線測定を行う者、計測器の校正を行う

者、巡視、点検を行う者、定期事業者検査を行う者、その他各部長が定める者（新設設備等の加工施設において、試運転で操作を

行う者等）をいう。 

(18)請負会社従業員等 

従業員等のうち、臨時雇員及び請負会社従業員をいう。 

(19)組織の外部の者 

地元住民を含む公衆、原子力安全規制当局、関係自治体、供給者及び関連学協会等を指す。 

(20)保安規定 

「核燃料物質の加工の事業に係る保安規定（熊取事業所）」及び「核燃料物質の加工の事業に係る保安規定（東海事業所）」のこと

をいい、特に区別する必要がない場合に使用する。 

(21)安全文化 

安全文化とは、IAEA（国際原子力機関）によれば以下のように定義されている。 

”Safety Culture is that assembly of characteristics and attitudes in organizations and individuals which establishes 

that, as an overriding priority, nuclear plant safety issues receive the attention warranted by their significance.”  

（IAEA 安全シリーズ No.75-INSAG-4、1991 から引用。） 

（和訳）「原子力発電所の安全問題には、その重要性にふさわしい注意が最優先で払われなければならない。安全文化とは、そうし

た組織や個人の特性と姿勢の総体である。」 

（和訳は平成 17 年版原子力安全白書から引用。） 

(22)保安以外の社内品質マネジメントシステム（注） 

当社が行う品質保証活動において、本計画書の適用範囲外である各事業に適用する品質マネジメントシステムをいう。 

（注）当社が行う品質保証活動の基本事項は、全社規程「品質保証基本規程（E01）」に従う。 

 

2.保安品質マネジメントシステムの適用範囲 

本計画書は、加工施設（熊取事業所及び東海事業所）の保安活動に適用する。 

2.1 適用組織 

 本計画書の適用組織は､第 5.5.1 項に定める保安活動を行う組織とする｡ 

 

2.2 適用規則及び参照規格 

(1)「品質管理基準規則」及び「品質管理基準規則解釈」（適用規則） 

(2) JEAC4111-2009「原子力発電所における安全のための品質保証規程」（参照規格） 

 

4.品質マネジメントシステム 

4.1 保安品質マネジメントシステムに係る要求事項 

(1)社長は、保安品質マネジメントシステムを確立し、実施するとともに、その実効性を維持するため、その改善を継続的に行う。 

 

(2)社長は、保安活動の重要度に応じて、保安品質マネジメントシステム要求事項の適用の程度についてグレード分けを行うことを

含めて保安品質マネジメントシステムを確立し、運用する。この場合において、次の a)～c)の各号に掲げる事項を適切に考慮す

る。 

a)加工施設、組織又は個別業務の重要度並びにこれらの複雑さの程度（標準化の程度、記録のトレーサビリティの程度、特別な管

理や検査の必要性の程度及び運転開始後の加工施設に対する保全、供用期間中検査及び取替えの難易度を含む。） 

b)加工施設若しくは機器等の品質又は保安活動に関連する原子力の安全に影響を及ぼすおそれのあるもの及びこれらに関連する

潜在的影響の大きさ 

c)機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は保安活動が不適切に計画され、若しくは実行されたことにより起こり

得る影響 

 

(3)各部長は、加工施設に適用される関係法令（以下「関係法令」という。）を明確に認識し、本計画書に規定する文書その他保安

品質マネジメントシステムに必要な文書に明記する。 

 

(4)社長は、保安品質マネジメントシステムに必要なプロセスを明確にするとともに、そのプロセスを組織に適用することを決定

し、次の a)～i)の各号に掲げる業務を行う、又は所長、品質・安全管理室長若しくは各部長に行わせる。 

a)プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスの運用により達成される結果を明確に定めること。 
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加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

（加工事業変更許可） 
保安品質保証計画書（改訂 28） 

(ⅱ) プロセスの順序及び相互の関係（組織内のプロセス間の相互関係を含む。）を明確に定めること。 

(ⅲ) プロセスの運用及び管理の実効性の確保に必要な保安に係る組織の保安活動の状況を示す指標（以下

「保安活動指標」という。）並びに当該指標に係る判定基準を明確に定めること。この保安活動指標に

は、安全実績指標（特定核燃料物質の防護に関する領域に係るものを除く。）を含む。 

(ⅳ) プロセスの運用並びに監視及び測定（以下「監視測定」という。）に必要な資源及び情報が利用できる

体制を確保すること（責任及び権限の明確化を含む。）。 

(ⅴ) プロセスの運用状況を監視測定し、分析すること。ただし、監視測定することが困難である場合は、こ

の限りでない。 

(ⅵ) プロセスについて、意図した結果を得、及び実効性を維持するための措置（プロセスの変更を含む。）

を講ずること。 

(ⅶ) プロセス及び組織を保安品質マネジメントシステムと整合的なものとすること。 

(ⅷ) 原子力の安全とそれ以外の事項において意思決定の際に対立が生じた場合には、原子力の安全が確保

されるようにすること（セキュリティ対策が原子力の安全に与える潜在的な影響と、原子力の安全に係

る対策がセキュリティ対策に与える潜在的な影響を、特定し、解決することを含む。）。 

 

(5) 保安に係る組織は、健全な安全文化を育成し、及び維持するために、技術的、人的、組織的な要因の相互作用

を適切に考慮して、効果的な取組を通じて、次の状態を目指す。 

・  原子力の安全及び安全文化の理解が組織全体で共通のものとなっている。 

・  風通しの良い組織文化が形成されている。 

・  要員が、自らが行う原子力の安全に係る業務について理解して遂行し、その業務に責任を持っている。 

・  全ての活動において、原子力の安全を考慮した意思決定が行われている。 

・  要員が、常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を持ち、原子力の安全に対する自己満足を戒めている。 

・  原子力の安全に影響を及ぼすおそれのある問題が速やかに報告され、報告された問題が対処され、そ

の結果が関係する要員に共有されている。 

・  安全文化に関する保安内部監査及び自己評価の結果を組織全体で共有し、安全文化を改善するための

基礎としている。 

・  原子力の安全には、セキュリティが関係する場合があることを認識して、要員が必要なコミュニケー

ションを取っている。 

 

(6) 保安に係る組織は、機器等又は個別業務に係る要求事項（関係法令を含む。以下「個別業務等要求事項」とい

う。）への適合に影響を及ぼすプロセスを外部委託することとしたときは、当該プロセスに対する管理の方法

及び程度を、「ホ．(ｦ)調達プロセス」に従って定め、これに基づき当該プロセスの管理を確実にする。 

 

(7) 保安に係る組織は、保安活動の重要度に応じて、資源の適切な配分を行う。 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ) 保安品質マネジメントシステムの文書化 

保安に係る組織は、「ロ．(ｲ)保安品質マネジメントシステムに係る要求事項」(1)の規定により保安品質マネジ

メントシステムを確立するときは、保安活動の重要度に応じて次に掲げる文書を作成し、当該文書に規定する事

項を実施する。 

 

 

(1) 保安品質方針及び保安品質目標 

(2) 保安品質マニュアル 

(3) 実効性のあるプロセスの計画的な実施及び管理がなされるようにするために必要な文書 

(4) 手順書、指示書、図面等（以下「手順書等」という。） 

 

 

 

 

b)プロセスの順序及び相互の関係（組織内のプロセス間の相互関係を含む。）を明確に定めること（図 1に示す。）。 

c)プロセスの運用及び管理の実効性の確保に必要な保安管理組織（図 3に示す。）の保安活動の状況を示す指標（以下「保安活動

指標」という。）並びに当該指標に係る判定基準を明確に定めること。この保安活動指標には、安全実績指標（特定核燃料物質

の防護に関する領域に係るものを除く。）を含む。 

d)プロセスの運用並びに監視及び測定（以下「監視測定」という。）に必要な資源及び情報が利用できる体制を確保すること（責

任及び権限の明確化を含む。）。 

e)プロセスの運用状況を監視測定し、分析すること。ただし、監視測定することが困難である場合は、この限りでない。 

 

f)プロセスについて、意図した結果を得、及び実効性を維持するための措置（プロセスの変更を含む。）を講ずること。 

 

g)プロセス及び組織を保安品質マネジメントシステムと整合的なものとすること。 

h)原子力の安全とそれ以外の事項において意思決定の際に対立が生じた場合には、原子力の安全が確保されるようにすること（セ

キュリティ対策が原子力の安全に与える潜在的な影響と、原子力の安全に係る対策がセキュリティ対策に与える潜在的な影響

を、特定し、解決することを含む。）。 

 

(5)社長は、健全な安全文化を育成し、及び維持するために、技術的、人的、組織的な要因の相互作用を適切に考慮して、効果的な

取組を通じて、次の a)～h)の各号に示す状態を目指す。 

a)原子力の安全及び安全文化の理解が組織全体で共通のものとなっている。 

b)風通しの良い組織文化が形成されている。 

c)要員が、自らが行う原子力の安全に係る業務について理解して遂行し、その業務に責任を持っている。 

d)全ての活動において、原子力の安全を考慮した意思決定が行われている。 

e)要員が、常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を持ち、原子力の安全に対する自己満足を戒めている。 

f)原子力の安全に影響を及ぼすおそれのある問題が速やかに報告され、報告された問題が対処され、その結果が関係する要員に

共有されている。 

g)安全文化に関する内部監査及び自己評価の結果を組織全体で共有し、安全文化を改善するための基礎としている。 

 

h)原子力の安全には、セキュリティが関係する場合があることを認識して、要員が必要なコミュニケーションを取っている。 

 

 

(6)各部長は、機器等又は個別業務に係る要求事項（関係法令を含む。以下「個別業務等要求事項」という。）への適合に影響を及

ぼすプロセスを外部委託することとしたときは、当該プロセスに対する管理の方法及び程度を、第 7.4.1 項に従って定め、これ

に基づき当該プロセスの管理を確実にする。 

 

(7)社長は、保安活動の重要度に応じて、資源の適切な配分を行う。 

 

(8)社長は、組織と各職位の職務を定めることによって、本計画書のとおり保安活動の計画、実施、評価・改善及び維持を各職位の

者に実施させ、マネジメントレビューを行うことによってそれらが確実に実施されていることを確認して必要な指示を出す。ま

た、マネジメントレビューにおいて保安品質マネジメントシステム変更の必要性を評価し、変更が必要な場合には、本計画書を

改訂する。 

 

4.2 保安品質マネジメントシステムの文書化 

4.2.1 一般 

社長は、第 4.1(1)項の規定により保安品質マネジメントシステムを確立するときは、保安活動の重要度に応じて保安文書として自

ら各規則に定める、又は所長、品質・安全管理室長若しくは所長を通じて担当部長に各基準として定めさせ、当該文書に規定する

事項を実施する、又は要員に実施させる。なお、本計画書の関連条項とこれら各規則、基準との関係を表 1に示す。 

保安品質マネジメントシステムに必要な文書及び記録を次の(1)～(10)の各項に示す。文書の階層を図 2に示す。 

(1)保安規定 

(2)本計画書 

(3)保安品質方針 

(4)施設管理方針 

(5)規則（上記第(1)項又は第(2)項に基づき社長が定めた保安文書） 

(6)保安品質目標 

(7)施設管理目標 

(8)基準（上記第(1)項又は第(2)項に基づく保安文書であって第(3)項から第(7)項を除くもの） 



設計及び工事に係る品質管理の方法等の加工事業変更許可への適合性に関する説明書 

 
 

9
5
7
 

加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

（加工事業変更許可） 
保安品質保証計画書（改訂 28） 

 

 

 

 

(ﾊ) 保安品質マニュアル 

保安に係る組織は、保安品質マニュアルに次に掲げる事項を定める。 

(1) 保安品質マネジメントシステムの運用に係る組織に関する事項 

(2) 保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項 

(3) 保安品質マネジメントシステムの適用範囲 

(4) 保安品質マネジメントシステムのために作成した手順書等の参照情報 

(5) プロセスの相互の関係 

 

(ﾆ) 文書の管理 

(1) 保安に係る組織は、文書の管理を規定する文書に次の事項を含め、保安品質マネジメント文書を管理する。 

 

 

 

・ 組織として承認されていない文書の使用又は適切ではない変更の防止  

・ 文書の組織外への流出等の防止  

・ 保安品質マネジメント文書の発行及び改訂に係る審査の結果、当該審査の結果に基づき講じた措置並び

に当該発行及び改訂を承認した者に関する情報の維持 

 

 

(2) 保安に係る組織は、要員が判断及び決定をするに当たり、文書改訂時等の必要な時に当該文書作成時に使用

した根拠等の情報が確認できることを含め、適切な保安品質マネジメント文書を利用できるよう、保安品質マ

ネジメント文書に関する次に掲げる事項を定めた手順書等を作成する。 

(ⅰ) 保安品質マネジメント文書を発行するに当たり、その妥当性を審査し、発行を承認すること。 

(ⅱ) 保安品質マネジメント文書の改訂の必要性について評価するとともに、改訂に当たり、その妥当性を審

査し、改訂を承認すること。 

(ⅲ) 上記(ⅰ)及び(ⅱ)の審査及び(ⅱ)の評価には、その対象となる文書に定められた活動を実施する部門の

要員を参画させること。 

(ⅳ) 保安品質マネジメント文書の改訂内容及び最新の改訂状況を識別できるようにすること。 

(ⅴ) 改訂のあった保安品質マネジメント文書を利用する場合においては、当該文書の適切な制定版又は改訂

版が利用しやすい体制を確保すること。 

(ⅵ) 保安品質マネジメント文書を、読みやすく容易に内容を把握することができるようにすること。 

(ⅶ) 組織の外部で作成された保安品質マネジメント文書を識別し、その配付を管理すること。 

(ⅷ) 廃止した保安品質マネジメント文書が使用されることを防止すること。この場合において、当該文書を

保持するときは、その目的にかかわらず、これを識別し、管理すること。 

 

(ﾎ) 記録の管理 

(1) 保安に係る組織は、個別業務等要求事項への適合及び保安品質マネジメントシステムの実効性を実証する記

録を明確にするとともに、当該記録を、読みやすく容易に内容を把握することができ、かつ、検索することが

できるように作成し、保安活動の重要度に応じてこれを管理する。 

 

(2) 保安に係る組織は、前項の記録の識別、保存、保護、検索及び廃棄に関し、所要の管理の方法を定めた手順書

等を作成する。 

 

ハ．経営責任者等の責任 

(ｲ) 経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ 

社長は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、責任を持って保安品質マネジメントシステムを確立

させ、実施させるとともに、その実効性を維持していることを、次に掲げる業務を行うことによって実証する。 

 

(1) 保安品質方針を定めること。 

(2) 保安品質目標が定められているようにすること。 

(9)標準（要領、手順書、指示書、図面等の保安文書（以下「手順書等」という。）であって上記第(2)項、第(5)項又は第(8)項に基

づいて定めたもの。） 

(10)記録 

 

4.2.2 保安品質マニュアル 

社長は、次の(1)～(5)の各項に示す事項を含む保安品質マニュアルとして本計画書を作成し、維持する。 

(1)保安品質マネジメントシステムの運用に係る組織に関する事項 

(2)保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項 

(3)保安品質マネジメントシステムの適用範囲 

(4)保安品質マネジメントシステムのために作成した手順書等の参照情報 

(5)プロセスの相互の関係 

 

4.2.3 文書の管理 

(1)保安文書のうち、社長が定める文書及び品質・安全管理室長が定める文書の管理については、社長が定める規則及び品質・安全

管理室長が定める基準に基づき、品質・安全管理室長が管理する。それ以外の文書は、品質保証部長が、基準、標準の文書の管

理に関する基準を定め、各部長は、この基準に基づいて保安文書を管理する。また、これらの基準には、次の a)～d)の各号に示

す事項を含める。 

a)組織として承認されていない文書の使用又は適切ではない変更の防止 

b)文書の組織外への流出等の防止  

c)保安文書の発行及び改訂に係る審査の結果、当該審査の結果に基づき講じた措置並びに当該発行及び改訂を承認した者に関す

る情報の維持 

d)核燃料取扱主任者及び品質・安全管理室長の審査、核燃料安全委員会の審議を受ける手順 

 

(2)品質・安全管理室長又は品質保証部長は、要員が判断及び決定をするに当たり、文書改訂時等の必要なときに当該文書作成時に

使用した根拠等の情報が確認できることを含め、適切な保安文書を利用できるよう、保安文書に関する次の a)～h)の各号に掲げ

る事項を定めた基準を作成する。  

a)保安文書を発行するに当たり、その妥当性（グレード分けの適切性を含む。）を審査し、発行を承認すること。  

b)保安文書の改訂の必要性について評価するとともに、改訂に当たり、その妥当性を審査し、改訂を承認すること。   

 

c)上記 a)号及び b)号の審査並びに b)号の評価には、その対象となる文書に定められた活動を実施する部門の要員を参画させる

こと。  

d)保安文書の改訂内容及び最新の改訂状況を識別できるようにすること。  

e)改訂のあった保安文書を利用する場合においては、当該文書の適切な制定版又は改訂版が利用しやすい体制を確保すること。  

 

f)保安文書を、読みやすく容易に内容を把握することができるようにすること。   

g)組織の外部で作成された保安文書を識別し、その配付を管理すること。 

h)廃止した保安文書が使用されることを防止すること。この場合において、当該文書を保持するときは、その目的にかかわらず、

これを識別し、管理すること。 

 

4.2.4 記録の管理 

(1)各部長及び各グループ長は、個別業務等要求事項への適合及び保安品質マネジメントシステムの実効性を実証する記録を明確に

するとともに、当該記録を、読みやすく容易に内容を把握することができ、かつ、検索することができるように作成し、保安活動

の重要度に応じてこれを管理する。  

 

(2)品質・安全管理室長又は品質保証部長は、上記第(1)項の記録の識別、保存、保護、検索及び廃棄に関し、所要の管理の方法に

関する基準を定める。 

 

5.経営責任者等の責任 

5.1 経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ 

(1)経営責任者（以下「社長」という。）は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、保安品質方針を定めるとともに、所長

に保安品質マネジメントシステムを管理する管理責任者（以下「管理責任者」という。）として責任を持って保安品質マネジメン

トシステムを確立させ、実施させ、その実効性を維持していることを、次の a)～g)の各号に掲げる業務を行うことによって実証

する。 

a)保安品質目標が定められているようにすること。  
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加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

（加工事業変更許可） 
保安品質保証計画書（改訂 28） 

(3) 要員が、健全な安全文化を育成し、及び維持することに貢献できるようにすること。 

(4) 「ハ．(ﾇ)マネジメントレビュー」に規定するマネジメントレビューを実施すること。 

(5) 資源が利用できる体制を確保すること。 

(6) 関係法令を遵守することその他原子力の安全を確保することの重要性を要員に周知すること。 

(7) 保安活動に関する担当業務を理解し、遂行する責任を有することを要員に認識させること。 

(8) 全ての階層で行われる決定が、原子力の安全の確保について、その優先順位及び説明する責任を考慮して確実

に行われるようにすること。 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ) 原子力の安全の確保の重視 

社長は、組織の意思決定に当たり、機器等及び個別業務が個別業務等要求事項に適合し、かつ、原子力の安全が

それ以外の事由により損なわれないようにする。 

 

(ﾊ) 保安品質方針 

社長は、保安品質方針（健全な安全文化を育成し、及び維持することに関するものを含む。この場合において、

技術的、人的及び組織的要因並びにそれらの間の相互作用が原子力の安全に対して影響を及ぼすものであること

を考慮し、組織全体の安全文化のあるべき姿を目指して設定する。）が次に掲げる事項に適合しているようにする。 

 

 

 

(1) 組織の目的及び状況に対して適切なものであること（組織運営に関する方針と整合的なものであることを含

む。）。 

(2) 要求事項への適合及び保安品質マネジメントシステムの実効性の維持に社長が責任を持って関与すること。 

(3) 保安品質目標を定め、評価するに当たっての枠組みとなるものであること。 

(4) 要員に周知され、理解されていること。 

(5) 保安品質マネジメントシステムの継続的な改善に社長が責任を持って関与すること。 

 

 

(ﾆ) 保安品質目標 

(1) 社長は、ハ．(ﾄ)に定める管理責任者を通じて、部門において、保安品質目標（個別業務等要求事項への適合

のために必要な目標を含む。）を定めさせる。保安品質目標を達成するための計画として、次の事項を含む。 

 

 

・ 実施事項 

・ 必要な資源 

・ 責任者 

・ 実施事項の完了時期 

・ 結果の評価方法 

(2) 社長は、ハ．(ﾄ)に定める管理責任者を通じて、保安品質目標が、その達成状況を評価し得るものであって、

かつ、保安品質方針と整合的なものとさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)要員が、健全な安全文化を育成し、及び維持する取組に参画できる環境を整えていること。  

c)第 5.6 項に規定するマネジメントレビューを実施すること。   

d)資源が利用できる体制を確保すること。  

e)関係法令を遵守することその他原子力の安全を確保することの重要性を要員に周知すること。  

f)保安活動に関する担当業務を理解し、遂行する責任を有することを要員に認識させること。  

g)全ての階層で行われる決定が、原子力の安全の確保について、その優先順位及び説明する責任を考慮して確実に行われるよう

にすること。 

 

(2)社長は、品質・安全管理室長に管理責任者としてその状況を保安内部監査させるとともに、保安品質マネジメントシステムの維

持及び改善に関する事項について、全社の指導及び調整を行わせる。 

 

(3)所長及び品質・安全管理室長は管理責任者として、上記第(2)項に記載する事項を通じて、保安品質マネジメントシステムの成

果を含む実施状況及び改善の必要性の有無について、社長に報告する。 

 

5.2 原子力の安全の確保の重視 

社長は、組織の意思決定に当たり、機器等及び個別業務が個別業務等要求事項に適合し、かつ、原子力の安全がそれ以外の事由に

より損なわれないようにする。 

 

5.3 保安品質方針 

社長は、保安品質方針（健全な安全文化を育成し、及び維持することに関するものを含む。この場合において、技術的、人的及び

組織的要因並びにそれらの間の相互作用が原子力の安全に対して影響を及ぼすものであることを考慮し、組織全体の安全文化のあ

るべき姿を目指して設定する。）が次の(1)～(5)の各項に掲げる事項に適合しているようにする。社長は、保安品質方針を定めるた

め並びに品質・安全管理室長及び所長を通じて各部長に保安品質目標を定めさせ、実施させ及びフォローアップするための計画と

して、規則を定める。 

 

(1)原子燃料工業株式会社の経営理念及び行動指針に対して適切なものであること。   

 

(2)要求事項への適合及び保安品質マネジメントシステムの実効性の維持に社長が責任を持って関与すること。  

(3)保安品質目標を定め、評価するに当たっての枠組みとなるものであること。 

(4)要員に周知され、理解されていること。 

(5)保安品質マネジメントシステムの継続的な改善に社長が責任を持って関与すること。 

 

5.4 計画 

5.4.1 保安品質目標 

(1)事業所における保安品質目標 

a)所長は管理責任者として、各部長に保安品質目標（個別業務等要求事項への適合のために必要な目標を含む。）を定めさせる。

各部長は、社長の保安品質方針に基づき、保安品質目標を年度ごとに作成し、文書化する。保安品質目標には、次の①～⑤に示

す事項を含む。 

①実施事項  

②必要な資源  

③責任者  

④実施事項の完了時期  

⑤結果の評価方法 

b)所長は、各部長の保安品質目標が、その達成状況を評価し得るものであって、かつ、保安品質方針と整合的なものであることを

確認する。 

 

(2)品質・安全管理室長における保安品質目標 

a)品質・安全管理室長は管理責任者として、社長の保安品質方針に基づき、保安品質目標（個別要求事項への適合のために必要な

目標を含む。）を年度ごとに作成し、文書化する。保安品質目標には、次の①～⑤に示す事項を含む。 

①実施事項  

②必要な資源  

③責任者  

④実施事項の完了時期  

⑤結果の評価方法 
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加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

（加工事業変更許可） 
保安品質保証計画書（改訂 28） 

 

 

 

(ﾎ) 保安品質マネジメントシステムの計画 

(1) 社長は、保安品質マネジメントシステムが「ロ．(ｲ) 保安品質マネジメントシステムに係る要求事項」の規定

に適合するよう、その実施に当たっての計画が策定されているようにする。 

 

(2) 社長は、保安品質マネジメントシステムの変更（プロセス及び組織の変更（累積的な影響が生じ得るプロセス

及び組織の軽微な変更を含む。）を含む。）が計画され、それが実施される場合においては、当該保安品質マネ

ジメントシステムが不備のない状態に維持されているようにする。この場合において、保安活動の重要度に応

じて、次に掲げる事項を適切に考慮する。 

(ⅰ) 保安品質マネジメントシステムの変更の目的及び当該変更により起こり得る結果（当該変更による原子

力の安全への影響の程度の分析及び評価並びに当該分析及び評価の結果に基づき講じた措置を含む。） 

(ⅱ) 保安品質マネジメントシステムの実効性の維持 

(ⅲ) 資源の利用可能性 

(ⅳ) 責任及び権限の割当て 

 

 

(ﾍ) 責任及び権限 

社長は、部門及び要員の責任（担当業務に応じて、組織の内外に対し保安活動の内容について説明する責任を含

む。）及び権限並びに部門相互間の業務の手順を定めさせ、関係する要員が責任を持って業務を遂行できるように

する。 

 

 

(ﾄ) 保安品質マネジメントシステム管理責任者 

社長は、保安品質マネジメントシステムを管理する管理責任者（以下「管理責任者」という。）を定め、次に掲

げる業務に係る責任及び権限を与える。 

(1) プロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されているようにすること。 

(2) 保安品質マネジメントシステムの運用状況及びその改善の必要性について社長に報告すること。 

(3) 健全な安全文化を育成し、及び維持することにより、原子力の安全の確保についての認識が向上するようにす

ること。 

(4) 関係法令を遵守すること。 

 

(ﾁ) 管理者 

(1) 社長は、次に掲げる業務を管理監督する地位にある者（以下「管理者」という。）を定め、当該管理者が管理

監督する業務に係る責任及び権限を与える。 

(ⅰ) 個別業務のプロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されているようにすること。 

(ⅱ) 要員の個別業務等要求事項についての認識が向上するようにすること。 

(ⅲ) 個別業務の実施状況に関する評価を行うこと。 

(ⅳ) 健全な安全文化を育成し、及び維持すること。 

(ⅴ) 関係法令を遵守すること。 

 

(2) 管理者は、前項の責任及び権限の範囲において、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、次に掲げる

事項を確実に実施する。 

(ⅰ) 保安品質目標を設定し、その目標の達成状況を確認するため、業務の実施状況を監視測定すること。 

(ⅱ) 要員が、原子力の安全に対する意識を向上し、かつ、原子力の安全への取組を積極的に行えるようにす

ること。 

(ⅲ) 原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を、関係する要員に確実に伝達すること。 

(ⅳ) 常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を要員に定着させるとともに、要員が、積極的に加工施設の保安

に関する問題の報告を行えるようにすること。 

(ⅴ) 要員が、積極的に業務の改善に対する貢献を行えるようにすること。 

 

(3) 管理者は、管理監督する業務に関する自己評価（安全文化についての弱点のある分野及び強化すべき分野に

係るものを含む。）を、あらかじめ定められた間隔で行う。 

b)品質・安全管理室長は、保安品質目標が、その達成状況を評価し得るものであって、かつ、保安品質方針と整合的なものとす

る。 

 

5.4.2 保安品質マネジメントシステムの計画 

(1)社長は、保安品質マネジメントシステムが第 4.1 項の規定に適合するよう、品質・安全管理室長に対し、本計画書を作成させ、

管理させる。そして、その実施に当たっての計画が策定されるように、保安文書を自ら各規則に定める、又は所長、品質・安全

管理室長若しくは所長を通じて担当部長に各基準として定めさせる。 

(2)社長は、保安品質マネジメントシステムの変更（プロセス及び組織の変更（累積的な影響が生じ得るプロセス及び組織の軽微な

変更を含む。）を含む。）が計画され、それが実施される場合においては、当該保安品質マネジメントシステムが不備のない状態

に維持されているようにする。この場合において、保安活動の重要度に応じて、次の a)～d)の各号に掲げる事項を適切に考慮す

る。  

a)保安品質マネジメントシステムの変更の目的及び当該変更により起こり得る結果（当該変更による原子力の安全への影響の程

度の分析及び評価並びに当該分析及び評価の結果に基づき講じた措置を含む。） 

b)保安品質マネジメントシステムの実効性の維持 

c)資源の利用可能性 

d)責任及び権限の割当て 

 

5.5 責任、権限及びコミュニケーション 

5.5.1 責任及び権限 

社長は、保安活動に関する組織を保安規定（第 16 条）に示すとおりに定める（図 3）。また、その責任（担当業務に応じて、組織の

内外に対し保安活動の内容について説明する責任を含む。）及び権限を保安規定（第 17 条）に示すとおり表 1の「関連条項」5.5.1

の欄に記載の規則（保社-2001）で定め、並びに部門相互間の業務の手順を定めさせ、関係する要員が責任を持って業務を遂行でき

るように、保安教育又は社内通達で周知する。 

 

5.5.2 保安品質マネジメントシステム管理責任者 

社長は、所長及び品質・安全管理室長に保安マネジメントシステムを管理する責任者（管理責任者）として、次の(1)～(4)の各項

に掲げる業務に係る責任及び権限を与える。 

(1)プロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されているようにすること。  

(2)保安品質マネジメントシステムの運用状況及びその改善の必要性について社長に報告すること。   

(3)健全な安全文化を育成し、及び維持することにより、原子力の安全の確保についての認識が向上するようにすること。 

 

(4)関係法令を遵守すること。 

 

5.5.3 管理者 

(1)社長は、次の a)～e)の各号に掲げる業務を管理監督する地位にある者として、保安規定（第 16 条及び第 17 条）に示す各部長及

び各グループ長（以下「管理者」という。）に、当該管理者が管理監督する業務に係る責任及び権限を与える。 

a)個別業務のプロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されているようにすること。   

b)要員の個別業務等要求事項についての認識が向上するようにすること。  

c)個別業務の実施状況に関する評価を行うこと。 

d)健全な安全文化を育成し、及び維持すること。  

e)関係法令を遵守すること。  

 

(2)管理者は、上記第(1)項の責任及び権限の範囲において、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、次の a)～e)の各号に

掲げる事項を確実に実施する。 

a)保安品質目標を設定し、その目標の達成状況を確認するため、業務の実施状況を監視測定すること。  

b)要員が、原子力の安全に対する意識を向上し、かつ、原子力の安全への取組を積極的に行えるようにすること。  

 

c)原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を、関係する要員に確実に伝達すること。  

d)常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を要員に定着させるとともに、要員が、積極的に加工施設の保安に関する問題の報告を

行えるようにすること。  

e)要員が、積極的に業務の改善に対する貢献を行えるようにすること。 

 

(3)管理者は、管理監督する業務に関する自己評価（安全文化についての弱点のある分野及び強化すべき分野に係るものを含む。）

を、あらかじめ定められた間隔で行う。 
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加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

（加工事業変更許可） 
保安品質保証計画書（改訂 28） 

(ﾘ) 組織の内部の情報の伝達 

社長は、組織の内部の情報が適切に伝達される仕組みが確立されているようにするとともに、保安品質マネジ

メントシステムの実効性に関する情報が確実に伝達されるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾇ) マネジメントレビュー 

社長は、保安品質マネジメントシステムの実効性を評価するとともに、改善の機会を得て、保安活動の改善に必

要な措置を講ずるため、保安品質マネジメントシステムの評価（以下「マネジメントレビュー」という。）を、あ

らかじめ定められた間隔で行う。 

 

 

 

 

(ﾙ) マネジメントレビューに用いる情報 

管理責任者は、マネジメントレビューにおいて、次に掲げる情報を報告する。   

(1) 保安内部監査の結果 

(2) 組織の外部の者の意見（外部監査（安全文化の外部評価を含む。）の結果（外部監査を受けた場合に限る。）、

地域住民の意見、原子力規制委員会の意見等を含む。） 

(3) プロセスの運用状況 

(4) 使用前事業者検査及び定期事業者検査（以下「使用前事業者検査等」という。）並びに自主検査等の結果 

(5) 保安品質目標の達成状況 

(6) 健全な安全文化の育成及び維持の状況（保安内部監査による安全文化の育成及び維持の取組状況に係る評価

の結果並びに管理者による安全文化についての弱点のある分野及び強化すべき分野に係る自己評価の結果を

含む。） 

(7) 関係法令の遵守状況 

(8) 不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況（組織の内外で得られた知見（技術的な進歩により得られたも

のを含む。）並びに不適合その他の事象から得られた教訓を含む。） 

(9) 従前のマネジメントレビューの結果を受けて講じた措置 

(10) 保安品質マネジメントシステムに影響を及ぼすおそれのある変更 

(11) 部門又は要員からの改善のための提案 

(12) 資源の妥当性 

(13) 保安活動の改善のために講じた措置（保安品質方針に影響を与えるおそれのある組織の内外の課題を明確に

し、当該課題に取り組むことを含む。）の実効性 

 

(ｦ) マネジメントレビューの結果を受けて行う措置 

(1) 社長は、マネジメントレビューの結果を受けて、次に掲げる事項について決定する。  

(ⅰ) 保安品質マネジメントシステム及びプロセスの実効性の維持に必要な改善 

(ⅱ) 個別業務に関する計画及び個別業務の実施に関連する保安活動の改善  

(ⅲ) 保安品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善のために必要な資源 

(ⅳ) 健全な安全文化の育成及び維持に関する改善（安全文化についての弱点のある分野及び強化すべき分野

が確認された場合における改善策の検討を含む。） 

(ⅴ) 関係法令の遵守に関する改善 

 

(2) 管理責任者は、マネジメントレビューの結果の記録を作成し、これを管理する。 

 

(3) 管理責任者は、マネジメントレビューの結果を受けて決定をした事項について、必要な措置を講じる。 

5.5.4 組織の内部の情報の伝達 

(1)社長は、組織の内部の情報が適切に伝達される内部コミュニケーションの仕組みが確立されているようにするとともに、保安品

質マネジメントシステムの実効性に関する保安委員会及び核燃料安全委員会の情報が確実に伝達されるようにする。 

 

(2)社長及び所長は、上記第(1)項に記載の会議に係る事項について、内部コミュニケーションに係る規則及び基準を定める。 

 

(3)各会議の出席者は、保安品質マネジメントシステムの有効性について、事業所内、事業所間、社外の情報及び保安以外の社内品

質マネジメントシステムからの情報を提供し、情報交換を行う。各会議の事務局は、その主なものを議事録として記録する。 

 

(4)所長は、保安活動に関して組織横断的な活動が必要となった場合は、担当部長を指名した上で、プロジェクトチームを設置する

ことができる。 

 

5.6 マネジメントレビュー 

5.6.1 一般 

(1)社長は、保安品質マネジメントシステムの実効性を評価するとともに、改善の機会を得て、保安活動の改善に必要な措置を講ず

るため、保安品質マネジメントシステムの評価（以下「マネジメントレビュー」という。）として、年 1回以上保安委員会を開催

する。 

 

(2)保安委員会は、社長を委員長とし、管理責任者である所長及び品質・安全管理室長、並びに核燃料取扱主任者のほか、委員長が

指名する委員をもって構成する。 

 

5.6.2 マネジメントレビューに用いる情報 

所長及び品質・安全管理室長は管理責任者として、保安委員会において、次の(1)～(13)の各項に掲げる情報を報告する。 

(1)保安内部監査の結果 

(2)組織の外部の者の意見（外部監査（安全文化の外部評価を含む。）の結果（外部監査を受けた場合に限る。）、地域住民の意見、

原子力規制委員会の意見等を含む。）  

(3)プロセスの運用状況 

(4)使用前事業者検査等並びに自主検査等の結果 

(5)保安品質目標及び施設管理目標の達成状況  

(6)健全な安全文化の育成及び維持の状況（保安内部監査による安全文化の育成及び維持の取組状況に係る評価の結果並びに管理者

による安全文化についての弱点のある分野及び強化すべき分野に係る自己評価の結果を含む。） 

 

(7)関係法令の遵守状況  

(8)不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況（組織の内外で得られた知見（技術的な進歩により得られたものを含む。）並び

に不適合その他の事象から得られた教訓を含む。） 

(9)従前の保安委員会の結果を受けて講じた措置 

(10)保安品質マネジメントシステムに影響を及ぼすおそれのある変更 

(11)部門又は要員（管理責任者、核燃料取扱主任者を含む）からの改善のための提案 

(12)資源の妥当性 

(13)保安活動の改善のために講じた措置（保安品質方針に影響を与えるおそれのある組織の内外の課題を明確にし、当該課題に取

り組むことを含む。）の実効性 

 

5.6.3 マネジメントレビューの結果を受けて行う措置 

(1)社長は、保安委員会の結果を受けて、次の a)～e)の各号に掲げる事項について決定する。 

a)保安品質マネジメントシステム及びプロセスの実効性の維持に必要な改善 

b)個別業務に関する計画及び個別業務の実施に関連する保安活動の改善  

c)保安品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善のために必要な資源 

d)健全な安全文化の育成及び維持に関する改善（安全文化についての弱点のある分野及び強化すべき分野が確認された場合にお

ける改善策の検討を含む。） 

e)関係法令の遵守に関する改善  

 

(2)品質・安全管理室長は、保安委員会の結果の記録を作成し、これを管理する。  

 

(3)所長及び品質・安全管理室長は管理責任者として保安委員会の結果を受けて決定をした事項について、必要な措置を講じる。 
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加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

（加工事業変更許可） 
保安品質保証計画書（改訂 28） 

ニ．資源の管理  

(ｲ) 資源の確保 

保安に係る組織は、原子力の安全を確実なものにするために必要な次に掲げる資源を明確に定め、これを確保

し、及び管理する。 

(1) 要員 

(2) 個別業務に必要な施設、設備及びサービスの体系 

(3) 作業環境（作業場所の放射線量、温度、照度、狭小の程度等の作業に影響を及ぼす可能性がある事項を含む。） 

(4) その他必要な資源 

 

(ﾛ) 要員の力量の確保及び教育訓練 

(1) 保安に係る組織は、個別業務の実施に必要な技能及び経験を有し、意図した結果を達成するために必要な知

識及び技能並びにそれを適用する能力（以下「力量」という。力量には、組織が必要とする技術的、人的及び

組織的側面に関する知識を含む。）が実証された者を要員に充てる。 

 

 

(2) 保安に係る組織は、要員の力量を確保するために、保安活動の重要度に応じて、次に掲げる業務を行う。 

 

(ⅰ) 要員にどのような力量が必要かを明確に定めること。 

(ⅱ) 要員の力量を確保するために教育訓練その他の措置（必要な力量を有する要員を新たに配属し、又は雇

用することを含む。）を講ずること。 

(ⅲ) 前号の措置の実効性を評価すること。 

(ⅳ) 要員が、自らの個別業務について次に掲げる事項を認識しているようにすること。 

(a) 保安品質目標の達成に向けた自らの貢献 

(b) 保安品質マネジメントシステムの実効性を維持するための自らの貢献 

(c) 原子力の安全に対する当該個別業務の重要性 

(ⅴ) 要員の力量及び教育訓練その他の措置に係る記録を作成し、これを管理すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ．個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施 

(ｲ) 個別業務に必要なプロセスの計画 

(1) 保安に係る組織は、個別業務に必要なプロセスについて、計画（機器等の故障若しくは通常想定されない事象

の発生又は保安活動が不適切に計画され、若しくは実行されたことにより起こり得る影響を考慮することを

含む。）を策定するとともに、そのプロセスを確立する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 保安に係る組織は、個別業務に必要なプロセスの計画と当該個別業務以外のプロセスに係る個別業務等要求

事項との整合性（業務計画を変更する場合の整合性を含む。）を確保する。 

6.資源の管理 

6.1 資源の確保 

所長は、原子力の安全を確実なものにするために必要な次の(1)～(4)の各項に掲げる資源について、表 1 に記載の各基準において

担当部長に明確に定めさせる、又は自ら定めることともに、これを確保し、及び管理する。 

(1)要員 

(2)個別業務に必要な施設、設備及びサービスの体系（インフラストラクチャ） 

(3)作業環境（作業場所の放射線量、温度、照度、狭小の程度等の作業に影響を及ぼす可能性がある事項を含む。） 

(4)その他必要な資源 

 

6.2 要員の力量の確保及び教育訓練 

(1)所長又は各部長は、要員が個別業務の実施に必要な技能及び経験を有し、意図した結果を達成するために必要な知識及び技能並

びにそれを適用する能力（以下「力量」という。力量には、組織が必要とする技術的、人的及び組織的側面に関する知識を含む。）

を有することを、教育・訓練に関して定める基準（表 1の「関連条項」6.2 の欄参照。）にのっとって実証し、各部長は確保した

者を要員に充てる。 

 

(2)各部長は、要員の力量を確保するために、保安活動の重要度に応じて、保安教育並びに第 7.1(1)項第 a)号に定める加工施設の

操作の計画、実施、評価及び改善に基づき次の a)～e)の各号に掲げる業務を行う。  

a)要員にどのような力量が必要かを明確に定めること。  

b)要員の力量を確保するために教育訓練その他の措置（必要な力量を有する要員を新たに配属し、又は雇用することを含む。）を

講ずること。   

c)上記 b)号の措置の実効性を評価すること。  

d)要員が、自らの個別業務について次の①～③に掲げる事項を認識しているようにすること。 

 ①保安品質目標の達成に向けた自らの貢献 

 ②保安品質マネジメントシステムの実効性を維持するための自らの貢献 

 ③原子力の安全に対する当該個別業務の重要性  

e)要員の力量及び教育訓練その他の措置に係る記録を作成し、これを管理すること。 

 

6.3 インフラストラクチャ 

各部長は、保安のために必要なインフラストラクチャ（施設及び業務を行うに当たって必要となる資機材（電気、水、ガス、工具

類等）や通信設備等。）を表 1の「関連条項」6.3 の欄に記載の基準において明確にし、管理を行う。 

 

6.4 作業環境 

環境安全部長は、施設の保安のために必要な作業環境として、放射線管理に関する基準 (表 1 の「関連条項」6.4 の欄参照。）で管

理区域の区域管理等の管理方法を定め、各部長はこれに従い管理する。また、保安のために必要なその他の作業環境についても、

各部長は労働安全衛生関係法令に基づき管理する。 

注）“作業環境”は、物理的、環境的及びその他の要因を含む（例えば、空間線量、表面汚染密度、騒音、気温、湿度、照明又は天

候）、作業が行われる状態と関連する。 

 

7.個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施 

7.1 個別業務に必要なプロセスの計画 

(1)所長は第 4.2 項に基づき、管理責任者として、次の a)～f)の各号に示す個別業務に必要な、プロセスにおける保安活動について

定めた業務の計画（機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は保安活動が不適切に計画され、若しくは実行された

ことにより起こり得る影響を考慮することを含む。）として表 1 に記載の各基準を担当部長に策定させる、又は自ら策定すると

ともに、そのプロセスを確立する。以下の c)号に関する各基準には、設備の加工・修理を実施した者以外による検査及び試験の

実施又は立会、合否判定の基準及びリリースの方法に関する事項を含める。 

a)加工施設の操作  

b)放射線管理 

c)加工施設の施設管理  

d)核燃料物質の管理  

e)放射性廃棄物管理 

f)非常時の措置 

 

(2)所長及び担当部長は、個別業務に必要なプロセスの計画と当該個別業務以外のプロセスに係る個別業務等要求事項との整合性

（業務計画を変更する場合の整合性を含む。）を確保する。  
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加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

（加工事業変更許可） 
保安品質保証計画書（改訂 28） 

(3) 保安に係る組織は、個別業務に関する計画（以下「個別業務計画」という。）の策定又は変更（プロセス及び

組織の変更（累積的な影響が生じ得るプロセス及び組織の軽微な変更を含む。）を含む。）を行うに当たり、次

に掲げる事項を明確にする。 

(ⅰ) 個別業務計画の策定又は変更の目的及び当該計画の策定又は変更により起こり得る結果 

(ⅱ) 機器等又は個別業務に係る保安品質目標及び個別業務等要求事項 

(ⅲ) 機器等又は個別業務に固有のプロセス、保安品質マネジメント文書及び資源 

(ⅳ) 使用前事業者検査等、検証、妥当性確認及び監視測定並びにこれらの個別業務等要求事項への適合性を

判定するための基準（以下「合否判定基準」という。）  

(ⅴ) 個別業務に必要なプロセス及び当該プロセスを実施した結果が個別業務等要求事項に適合することを

実証するために必要な記録 

 

(4) 保安に係る組織は、策定した個別業務計画を、その個別業務の作業方法に適したものとする。 

 

(ﾛ) 個別業務等要求事項として明確にすべき事項 

 

保安に係る組織は、次に掲げる事項を個別業務等要求事項として明確に定める。  

 

(1) 組織の外部の者が明示してはいないものの、機器等又は個別業務に必要な要求事項 

(2) 関係法令 

(3) 上記(1)及び(2)のほか、保安に係る組織が必要とする要求事項 

 

(ﾊ) 個別業務等要求事項の審査 

(1) 保安に係る組織は、機器等の使用又は個別業務の実施に当たり、あらかじめ、個別業務等要求事項の審査を実

施する。 

 

(2) 保安に係る組織は、前項の審査を実施するに当たり、次に掲げる事項を確認する。 

(ⅰ) 当該個別業務等要求事項が定められていること。 

(ⅱ) 当該個別業務等要求事項が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項と相違する場合においては、そ

の相違点が解明されていること。 

(ⅲ) 保安に係る組織が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項に適合するための能力を有しているこ

と。 

 

(3) 保安に係る組織は、(1)の審査の結果の記録及び当該審査の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、こ

れを管理する。 

 

(4) 保安に係る組織は、個別業務等要求事項が変更された場合においては、関連する文書が改訂されるようにす

るとともに、関連する要員に対し変更後の個別業務等要求事項が周知されるようにする。 

 

(ﾆ) 組織の外部の者との情報の伝達等 

保安に係る組織は、組織の外部の者からの情報の収集及び組織の外部の者への情報の伝達のために、実効性の

ある方法を明確に定め、これを実施する。この方法には、次の事項を含む。 

 

・  組織の外部の者と効果的に連絡し、適切に情報を通知する方法 

・ 予期せぬ事態における組織の外部の者との時宜を得た効果的な連絡方法 

・ 原子力の安全に関連する必要な情報を組織の外部の者に確実に提供する方法 

・ 原子力の安全に関連する組織の外部の者の懸念や期待を把握し、意思決定において適切に考慮する方法 

 

 

(ﾎ) 設計・開発計画 

(1) 保安に係る組織は、設計・開発（専ら加工施設において用いるための設計・開発に限る。設備、施設、ソフト

ウェア及び手順書等に関する設計・開発を含む。原子力の安全のために重要な手順書等の設計・開発について

は、新規制定の場合に加え、重要な変更がある場合にも行う。）の計画（以下「設計・開発計画」という。）を

策定するとともに、設計・開発を管理する。設計・開発計画の策定には、不適合及び予期せぬ事象の発生等を

未然に防止するための活動を行うことを含む。 

(3)所長及び担当部長は、個別業務に関する計画（以下「個別業務計画」という。）の策定又は変更（プロセス及び組織の変更（累積

的な影響が生じ得るプロセス及び組織の軽微な変更を含む。）を含む。）を行うに当たり、次の a)～e)の各号に掲げる事項を明確

にする。  

a)個別業務計画の策定又は変更の目的及び当該計画の策定又は変更により起こり得る結果 

b)機器等又は個別業務に係る保安品質目標及び個別業務等要求事項 

c)機器等又は個別業務に固有のプロセス、保安文書及び資源 

d)使用前事業者検査等、検証、妥当性確認及び監視測定並びにこれらの個別業務等要求事項への適合性を判定するための基準（以

下「合否判定基準」という。）。  

e)個別業務に必要なプロセス及び当該プロセスを実施した結果が個別業務等要求事項に適合することを実証するために必要な記

録  

 

(4)所長及び担当部長は、策定した個別業務計画を、その個別業務の作業方法に適したものとする。 

 

7.2 個別業務等要求事項として明確にすべき事項 

7.2.1 個別業務等要求事項の明確化 

担当部長は、次の(1)～(3)の各項に掲げる事項を個別業務等要求事項として、第 7.1 項に関する基準及び関連標準において、明確

に定める。  

(1)組織の外部の者が明示してはいないものの、機器等又は個別業務に必要な要求事項 

(2)関係法令 

(3)上記第(1)項及び第(2)項に掲げるもののほか、保安に係る組織が必要とする要求事項 

 

7.2.2 個別業務等要求事項の審査 

(1)担当部長は、機器等の使用又は個別業務の実施に当たり、あらかじめ、個別業務等要求事項の審査を要員に実施させる、又は自

ら実施する。 

 

(2)担当部長は、上記第(1)項の審査を実施するに当たり、次の a)～c)の各号に掲げる事項を要員に確認させる、又は自ら確認する。 

a)当該個別業務等要求事項が定められていること。 

b)当該個別業務等要求事項が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項と相違する場合においては、その相違点が解明されて

いること。 

c)担当部の要員が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項に適合するための能力を有していること。 

 

 

(3)担当部長は、上記第(1)項の審査の結果の記録及び当該審査の結果に基づき講じた措置に係る記録を要員に作成させ、又は自ら

作成し、これを管理する。 

 

(4)担当部長は、個別業務等要求事項が変更された場合においては、関連する文書が改訂されるようにするとともに、関連する要員

に対し変更後の個別業務等要求事項が周知されるようにする。 

 

7.2.3 組織の外部の者との情報の伝達等 

所長は、第 7.1 項に関する基準及び関連標準において、組織の外部の者からの情報の収集及び組織の外部の者への情報の伝達のた

めに、実効性のある方法を明確に定め、担当部長はこれを実施する。この方法には、次の(1)～(4)の各項に示す事項を含む。 

(1)組織の外部の者と効果的に連絡し、適切に情報を通知する方法  

(2)予期せぬ事態における組織の外部の者との時宜を得た効果的な連絡方法  

(3)原子力の安全に関連する必要な情報を組織の外部の者に確実に提供する方法  

(4)原子力の安全に関連する組織の外部の者の懸念や期待を把握し、意思決定において適切に考慮する方法 

 

7.3 設計・開発管理 

7.3.1 設計・開発計画 

(1)設備管理部長は、設計・開発のプロセスに記載する事項を定めた設計・開発管理に関する基準を定める。担当部長はその基準に

従って、設計・開発（専ら加工施設において用いるための設計・開発に限る。設備、施設、ソフトウェア及び手順書等に関する

設計・開発を含む。原子力の安全のために重要な手順書等の設計・開発については、新規制定の場合に加え、重要な変更がある

場合にも行う。）の計画（以下「設計・開発計画」という。）を策定するとともに、設計・開発を管理する。設計・開発計画の策

定には、不適合及び予期せぬ事象の発生等を未然に防止するための活動を行うことを含む。ただし、担当部長が設備管理部長に

依頼した場合は、設備管理部長がこれを行う。許認可手続と設計・開発業務との手順上の関連は、設計・開発に関する基準に定
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加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

（加工事業変更許可） 
保安品質保証計画書（改訂 28） 

 

 

 

(2) 保安に係る組織は、設計・開発計画の策定において、次に掲げる事項を明確にする。 

(ⅰ) 設計・開発の性質、期間及び複雑さの程度 

(ⅱ) 設計・開発の各段階における適切な審査、検証及び妥当性確認の方法並びに管理体制 

(ⅲ) 設計・開発に係る部門及び要員の責任及び権限 

(ⅳ) 設計・開発に必要な組織の内部及び外部の資源 

 

(3) 保安に係る組織は、実効性のある情報の伝達並びに責任及び権限の明確な割当てがなされるようにするため

に、設計・開発に関与する各者間の連絡を管理する。 

 

(4) 保安に係る組織は、(1)の規定により策定された設計・開発計画を、設計・開発の進行に応じて適切に変更す

る。 

 

(ﾍ) 設計・開発に用いる情報 

(1) 保安に係る組織は、個別業務等要求事項として設計・開発に用いる情報であって、次に掲げるものを明確に定

めるとともに、当該情報に係る記録を作成し、これを管理する。 

(ⅰ) 機能及び性能に係る要求事項 

(ⅱ) 従前の類似した設計・開発から得られた情報であって、当該設計・開発に用いる情報として適用可能な

もの 

(ⅲ) 関係法令 

(ⅳ) その他設計・開発に必要な要求事項 

 

(2) 保安に係る組織は、設計・開発に用いる情報について、その妥当性を評価し、承認する。 

 

 

(ﾄ) 設計・開発の結果に係る情報 

(1) 保安に係る組織は、設計・開発の結果に係る情報を、設計・開発に用いた情報と対比して検証することができ

る形式により管理する。 

 

(2) 保安に係る組織は、設計・開発の次の段階のプロセスに進むに当たり、あらかじめ、当該設計・開発の結果に

係る情報を承認する。 

 

(3) 保安に係る組織は、設計・開発の結果に係る情報を、次に掲げる事項に適合するものとする。 

(ⅰ) 設計・開発に係る個別業務等要求事項に適合するものであること。 

(ⅱ) 調達、機器等の使用及び個別業務の実施のために適切な情報を提供するものであること。 

 

 

(ⅲ) 合否判定基準を含むものであること。 

(ⅳ) 機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な当該機器等の特性が明確であること。 

 

(ﾁ) 設計・開発レビュー 

(1) 保安に係る組織は、設計・開発の適切な段階において、設計・開発計画に従って、次に掲げる事項を目的と

した体系的な審査（以下「設計・開発レビュー」という。）を実施する。 

(ⅰ) 設計・開発の結果の個別業務等要求事項への適合性について評価すること。 

(ⅱ) 設計・開発に問題がある場合においては、当該問題の内容を明確にし、必要な措置を提案すること。 

 

(2) 保安に係る組織は、設計・開発レビューに、当該設計・開発レビューの対象となっている設計・開発段階に関

連する部門の代表者及び当該設計・開発に係る専門家を参加させる。 

 

(3) 保安に係る組織は、設計・開発レビューの結果の記録及び当該設計・開発レビューの結果に基づき講じた措置

に係る記録を作成し、これを管理する。 

 

める。   

 

(2)担当部長は、上記第(1)項の基準に基づき、設計・開発計画の策定において、次の a)～d)の各号に掲げる事項を明確にする。  

a)設計・開発の性質、期間及び複雑さの程度  

b)設計・開発の各段階における適切な審査、検証及び妥当性確認の方法並びに管理体制 

c)設計・開発に係る部門及び要員の責任及び権限 

d)設計・開発に必要な組織の内部及び外部の資源  

 

(3)担当部長は、上記第(1)項の基準に基づき、実効性のある情報の伝達並びに責任及び権限の明確な割当てがなされるようにする

ために、設計・開発に関与する各者間の連絡を管理する。   

 

(4)担当部長は、上記第(1)項の基準に基づき策定された設計・開発計画を、設計・開発の進行に応じて適切に変更する。 

 

 

7.3.2 設計・開発に用いる情報 

(1)担当部長は、個別業務等要求事項として設計・開発に用いる情報であって、次の a)～d)の各号に掲げるものを明確に定めるとと

もに、当該情報に係る記録を作成し、これを管理する。   

a)機能及び性能に係る要求事項   

b)従前の類似した設計・開発から得られた情報であって、当該設計・開発に用いる情報として適用可能なもの 

 

c)関係法令 

d)その他設計・開発に必要な要求事項  

 

(2)担当部長は、設計・開発に用いる情報について、その妥当性を評価し、承認する。また、要求事項について、漏れがなく、あい

まいでなく、相反することがないことを確認する。 

 

7.3.3 設計・開発の結果に係る情報 

(1)担当部長は、設計・開発の結果に係る情報を、設計・開発に用いた情報と対比して検証することができる形式により管理する。  

 

 

(2)担当部長は、設計・開発の次の段階のプロセスに進むに当たり、あらかじめ、当該設計・開発の結果に係る情報を承認する。   

 

 

(3)担当部長は、設計・開発の結果に係る情報を、次の a)～d)の各号に掲げる事項に適合するものとする。  

a)設計・開発に係る個別業務等要求事項に適合するものであること。   

b)調達、機器等の使用及び個別業務の実施のために適切な情報を提供するものであること（設計・開発の結果として、施設及び設

備の配置及び構造上の特徴、並びに施設及び設備の経年劣化の観点から、保全において留意すべき事項を抽出し、その記録を維

持することを含む。）。  

c)合否判定基準を含むものであること。  

d)機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な当該機器等の特性が明確であること。 

 

7.3.4 設計・開発レビュー 

(1)担当部長は、設計・開発の適切な段階において、設計・開発計画に従って、次の a)号及び b)号に掲げる事項を目的とした体系

的な審査（以下「設計・開発レビュー」という。）を実施する。   

a)設計・開発の結果の個別業務等要求事項への適合性について評価すること。  

b)設計・開発に問題がある場合においては、当該問題の内容を明確にし、必要な措置を提案すること。 

  

(2)担当部長は、設計・開発レビューに、当該設計・開発レビューの対象となっている設計・開発段階に関連する部門の代表者及び

当該設計・開発に係る専門家を参加させる。   

 

(3)担当部長は、設計・開発レビューの結果の記録及び当該設計・開発レビューの結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、こ

れを管理する。 

 

7.3.5 設計・開発の検証 
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加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

（加工事業変更許可） 
保安品質保証計画書（改訂 28） 

(ﾘ) 設計・開発の検証 

(1) 保安に係る組織は、設計・開発の結果が個別業務等要求事項に適合している状態を確保するために、設計・開

発計画に従って検証を実施する（設計・開発計画に従ってプロセスの次の段階に移行する前に、当該設計・開

発に係る個別業務等要求事項への適合性の確認を行うこと含む。）。 

 

(2) 保安に係る組織は、設計・開発の検証の結果の記録及び当該検証の結果に基づき講じた措置に係る記録を作

成し、これを管理する。 

 

(3) 保安に係る組織は、当該設計・開発を行った要員と異なる者に設計・開発の検証をさせる。 

 

(ﾇ) 設計・開発の妥当性確認 

(1) 保安に係る組織は、設計・開発の結果の個別業務等要求事項への適合性を確認するために、設計・開発計画に

従って、当該設計・開発の妥当性確認（以下この条において「設計・開発妥当性確認」という。）を実施する

（機器等の設置後でなければ妥当性確認を行うことができない場合において、当該機器等の使用を開始する

前に、設計・開発妥当性確認を行うことを含む。）。 

 

(2) 保安に係る組織は、機器等の使用又は個別業務の実施に当たり、あらかじめ、設計・開発妥当性確認を完了す

る。 

 

(3) 保安に係る組織は、設計・開発妥当性確認の結果の記録及び当該設計・開発妥当性確認の結果に基づき講じた

措置に係る記録を作成し、これを管理する。 

 

(ﾙ) 設計・開発の変更の管理 

(1) 保安に係る組織は、設計・開発の変更を行った場合においては、当該変更の内容を識別することができるよう

にするとともに、当該変更に係る記録を作成し、これを管理する。 

 

(2) 保安に係る組織は、設計・開発の変更を行うに当たり、あらかじめ、審査、検証及び妥当性確認を行い、変更

を承認する。 

 

(3) 保安に係る組織は、(2)の審査において、設計・開発の変更が加工施設に及ぼす影響の評価（当該加工施設を

構成する材料又は部品に及ぼす影響の評価を含む。）を行う。  

 

(4) 保安に係る組織は、(2)の審査、検証及び妥当性確認の結果の記録及びその結果に基づき講じた措置に係る記

録を作成し、これを管理する。 

 

 

(ｦ) 調達プロセス 

(1) 保安に係る組織は、調達する物品又は役務（以下「調達物品等」という。）が、自ら規定する調達物品等に係

る要求事項（以下「調達物品等要求事項」という。）に適合するようにする。 

 

 

(2) 保安に係る組織は、保安活動の重要度に応じて、調達物品等の供給者及び調達物品等に適用される管理の方

法及び程度（力量を有する者を組織の外部から確保する際に、外部への業務委託の範囲を保安品質マネジメン

ト文書に明確に定めることを含む。）を定める。この場合において、一般産業用工業品については、(3)の評価

に必要な情報を調達物品等の供給者等から入手し、当該一般産業用工業品が調達物品等要求事項に適合して

いることを確認できるように、管理の方法及び程度を定める。 

 

(3) 保安に係る組織は、調達物品等要求事項に従い、調達物品等を供給する能力を根拠として調達物品等の供給

者を評価し、選定する。 

 

(4) 保安に係る組織は、調達物品等の供給者の評価及び選定に係る判定基準を定める。 

 

(5) 保安に係る組織は、(3)の評価の結果の記録及び当該評価の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、こ

れを管理する。 

(1)担当部長は、設計・開発の結果が個別業務等要求事項に適合している状態を確保するために、設計・開発計画に従って検証を実

施する（設計・開発計画に従ってプロセスの次の段階に移行する前に、当該設計・開発に係る個別業務等要求事項への適合性の

確認を行うこと含む。）。 

 

(2)担当部長は、上記第(1)項の検証の結果の記録及び当該検証の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。  

 

 

(3)担当部長は、当該設計・開発を行った要員と異なる者に上記第(1)項の検証をさせる。 

 

7.3.6 設計・開発の妥当性確認 

(1)担当部長は、設計・開発の結果の個別業務等要求事項への適合性を確認するために、設計・開発計画に従って、当該設計・開発

の妥当性確認（以下「設計・開発妥当性確認」という。）を実施する（機器等の設置後でなければ妥当性確認を行うことができな

い場合において、当該機器等の使用を開始する前に、設計・開発の妥当性確認を行うことを含む。）。  

 

 

(2)担当部長は、機器等の使用又は個別業務の実施に当たり、あらかじめ、設計・開発妥当性確認を完了する。  

 

 

(3)担当部長は、設計・開発妥当性確認の結果の記録及び当該設計・開発妥当性確認の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、

これを管理する。 

 

7.3.7 設計・開発の変更の管理 

(1)担当部長は、設計・開発の変更を行った場合においては、当該変更の内容を識別することができるようにするとともに、当該変

更に係る記録を作成し、これを管理する。 

 

(2)担当部長は、設計・開発の変更を行うに当たり、あらかじめ、審査、検証及び妥当性確認を行い、変更を承認する。   

 

 

(3)担当部長は、上記第(2)項の審査において、設計・開発の変更が加工施設に及ぼす影響の評価（当該加工施設を構成する材料又

は部品に及ぼす影響の評価を含む。）を行う。  

 

(4)担当部長は、上記第(2)項の審査、検証及び妥当性確認の結果の記録及びその結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、こ

れを管理する。 

 

7.4 調達管理 

7.4.1 調達プロセス 

(1)業務管理部長は、第 7.4.2 項及び第 7.4.3 項に記載する事項を定めた調達管理に関する基準を定める。担当部長及び担当グルー

プ長は、その基準に従って調達手続きを行うとともに、調達する物品又は役務（以下「調達物品等」という。）が、自ら規定する

調達物品等に係る要求事項（以下「調達物品等要求事項」という。）に適合するようにする。 

  

(2)担当部長及び担当グループ長は、保安活動の重要度に応じて、調達物品等の供給者及び調達物品等に適用される管理の方法及び

程度（力量を有する者を組織の外部から確保する際に、外部への業務委託の範囲を保安文書に明確に定めることを含む。）を定

める。この場合において、一般産業用工業品については、第(3)項の評価に必要な情報を調達物品等の供給者等から入手し、当該

一般産業用工業品が調達物品等要求事項に適合していることを確認できるように、管理の方法及び程度を定める。  

 

 

(3)担当部長及び担当グループ長は、調達物品等要求事項に従い、調達物品等を供給する能力を根拠として調達物品等の供給者を評

価し、選定する。   

 

(4)担当部長及び担当グループ長は、調達物品等の供給者の評価及び選定に係る判定基準を定める。  

 

(5)担当部長及び担当グループ長は、上記第(3)項の評価の結果の記録及び当該評価の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、

これを管理する。  

(6)担当部長及び担当グループ長は、調達物品等を調達する場合には、個別業務計画において、適切な調達の実施に必要な事項（当
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(6) 保安に係る組織は、調達物品等を調達する場合には、個別業務計画において、適切な調達の実施に必要な事項

（当該調達物品等の調達後におけるこれらの維持又は運用に必要な技術情報（加工施設の保安に係るものに

限る。）の取得及び当該情報を他の原子力事業者等と共有するために必要な措置に関する事項を含む。）を定

める。 

 

(ﾜ) 調達物品等要求事項 

(1) 保安に係る組織は、調達物品等に関する情報に、次に掲げる調達物品等要求事項のうち、該当するものを含め

る。 

(ⅰ) 調達物品等の供給者の業務のプロセス及び設備に係る要求事項 

(ⅱ) 調達物品等の供給者の要員の力量に係る要求事項 

(ⅲ) 調達物品等の供給者の保安品質マネジメントシステムに係る要求事項 

(ⅳ) 調達物品等の不適合の報告（偽造品又は模造品等の報告を含む。）及び処理に係る要求事項 

(ⅴ) 調達物品等の供給者が健全な安全文化を育成し、及び維持するために必要な要求事項 

(ⅵ) 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項 

(ⅶ) その他調達物品等に必要な要求事項 

 

(2) 保安に係る組織は、調達物品等要求事項として、保安に係る組織が調達物品等の供給者の工場等において使

用前事業者検査等その他の個別業務を行う際の原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りに関す

ることを含める。 

 

(3) 保安に係る組織は、調達物品等の供給者に対し調達物品等に関する情報を提供するに当たり、あらかじめ、当

該調達物品等要求事項の妥当性を確認する。 

 

(4) 保安に係る組織は、調達物品等を受領する場合には、調達物品等の供給者に対し、調達物品等要求事項への適

合状況を記録した文書を提出させる。 

 

 

 

 

(ｶ) 調達物品等の検証 

(1) 保安に係る組織は、調達物品等が調達物品等要求事項に適合しているようにするために必要な検証の方法を

定め、実施する。 

 

(2) 保安に係る組織は、調達物品等の供給者の工場等において調達物品等の検証を実施することとしたときは、

当該検証の実施要領及び調達物品等の供給者からの出荷の可否の決定の方法について調達物品等要求事項の

中で明確に定める。 

 

(ﾖ) 個別業務の管理 

保安に係る組織は、個別業務計画に基づき、個別業務を次に掲げる事項（当該個別業務の内容等から該当しない

と認められるものを除く。）に適合するように実施する。 

(1) 加工施設の保安のために必要な情報（保安のために使用する機器等又は実施する個別業務の特性、並びに、当

該機器等の使用又は個別業務の実施により達成すべき結果を含む。）が利用できる体制にあること。 

(2) 手順書等が必要な時に利用できる体制にあること。 

(3) 当該個別業務に見合う設備を使用していること。 

(4) 監視測定のための設備が利用できる体制にあり、かつ、当該設備を使用していること。 

(5) 「ヘ．(ﾆ)プロセスの監視測定」の規定に基づき監視測定を実施していること。 

(6) 本品質管理に関する事項に基づき、プロセスの次の段階に進むことの承認を行っていること。 

 

(ﾀ) 個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認 

(1) 保安に係る組織は、個別業務の実施に係るプロセスについて、それ以降の監視測定では当該プロセスの結果

を検証することができない場合（個別業務が実施された後にのみ不適合その他の事象が明確になる場合を含

む。）においては、妥当性確認を行う。 

 

(2) 保安に係る組織は、(1)のプロセスが個別業務計画に定めた結果を得ることができることを、同項の妥当性確

該調達物品等の調達後におけるこれらの維持又は運用に必要な技術情報（加工施設の保安に係るものに限る。）の取得及び当該

情報を他の原子力事業者等と共有するために必要な措置に関する事項を含む。）を定める。 

 

 

7.4.2 調達物品等要求事項 

(1)担当部長及び担当グループ長は、調達物品等に関する情報に、次の a)～g)の各号に掲げる調達物品等要求事項のうち、該当する

ものを含める。 

a)調達物品等の供給者の業務のプロセス及び設備に係る要求事項  

b)調達物品等の供給者の要員の力量に係る要求事項 

c)調達物品等の供給者の保安品質マネジメントシステムに係る要求事項 

d)調達物品等の不適合の報告（偽造品又は模造品等の報告を含む。）及び処理に係る要求事項   

e)調達物品等の供給者が健全な安全文化を育成し、及び維持するために必要な要求事項   

f)一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項  

g)その他調達物品等に必要な要求事項 

 

(2)上記第(1)項の調達要求事項に、次の事項を含める。 

調達製品の調達後における維持又は運用に必要な技術情報（加工施設の保安に係るものに限る。）の提供に関する事項を含める。  

 

 

(3)担当部長及び担当グループ長は、調達物品等要求事項として、調達物品等の供給者の工場等において使用前事業者検査等その他

の個別業務を行う際の原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りに関することを含める。  

 

(4)担当部長及び担当グループ長は、調達物品等の供給者に対し調達物品等に関する情報を提供するに当たり、あらかじめ、当該調

達物品等要求事項の妥当性を確認する。   

 

(5)担当部長及び担当グループ長は、調達物品等を受領する場合には、調達物品等の供給者に対し、調達物品等要求事項への適合状

況を記録した文書を提出させる。 

 

7.4.3 調達物品等の検証 

(1)担当部長及び担当グループ長は、調達物品等が調達物品等要求事項に適合しているようにするために必要な検証の方法を定め、

実施する。 

 

(2)担当部長及び担当グループ長は、調達物品等の供給者の工場等において調達物品等の検証を実施することとしたときは、当該検

証の実施要領及び調達物品等の供給者からの出荷の可否の決定の方法について調達物品等要求事項の中で明確に定める。 

 

7.5 個別業務及び物品等の管理 

7.5.1 個別業務の管理 

担当部長は、個別業務計画に基づき、個別業務を次の(1)～(6)の各項に掲げる事項（当該個別業務の内容等から該当しないと認め

られるものを除く。）に適合するように実施する。  

(1)加工施設の保安のために必要な情報（保安のために使用する機器等又は実施する個別業務の特性、並びに、当該機器等の使用又

は個別業務の実施により達成すべき結果を含む。）が利用できる体制にあること。  

(2)手順書等が必要な時に利用できる体制にあること。  

(3)当該個別業務に見合う設備を使用していること。  

(4)監視測定のための設備が利用できる体制にあり、かつ、当該設備を使用していること。  

(5)第 8.2 項の規定に基づき監視測定を実施していること。 

(6)本計画書の規定に基づき、プロセスの次の段階に進むことの承認を行っていること。 

 

7.5.2 個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認 

(1)担当部長は、個別業務の実施に係るプロセスについて、それ以降の監視測定では当該プロセスの結果を検証することができない

場合（個別業務が実施された後にのみ不適合その他の事象が明確になる場合を含む。）においては、妥当性確認を行う。 

 

 

(2)担当部長は、上記第(1)項のプロセスが個別業務計画に定めた結果を得ることができることを、同項の妥当性確認によって実証

する。 
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加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

（加工事業変更許可） 
保安品質保証計画書（改訂 28） 

認によって実証する。 

 

(3) 保安に係る組織は、妥当性確認を行った場合は、その結果の記録を作成し、これを管理する。 

 

(4) 保安に係る組織は、(1)の妥当性確認の対象とされたプロセスについて、次に掲げる事項（当該プロセスの内

容等から該当しないと認められるものを除く。）を明確にする。 

(ⅰ) 当該プロセスの審査及び承認のための判定基準 

(ⅱ) 妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量を確認する方法 

(ⅲ) 妥当性確認の方法(対象となる個別業務計画の変更時の再確認及び一定期間が経過した後に行う定期的

な再確認を含む。) 

 

(ﾚ) 識別管理 

保安に係る組織は、個別業務計画及び個別業務の実施に係る全てのプロセスにおいて、適切な手段により、機器

等及び個別業務の状態を識別し、管理する。 

 

(ｿ) トレーサビリティの確保 

保安に係る組織は、トレーサビリティ（機器等の使用又は個別業務の実施に係る履歴、適用又は所在を追跡でき

る状態をいう。）の確保が個別業務等要求事項である場合においては、機器等又は個別業務を識別し、これを記録

するとともに、当該記録を管理する。 

 

 

(ﾂ) 組織の外部の者の物品 

保安に係る組織は、組織の外部の者の物品を所持している場合においては、必要に応じ、記録を作成し、これを

管理する。 

 

(ﾈ) 調達物品の管理 

保安に係る組織は、調達した物品が使用されるまでの間、当該物品を調達物品等要求事項に適合するように管

理（識別表示、取扱い、包装、保管及び保護を含む。）する。 

 

(ﾅ) 監視測定のための設備の管理 

(1) 保安に係る組織は、機器等又は個別業務の個別業務等要求事項への適合性の実証に必要な監視測定及び当該

監視測定のための設備を明確に定める。 

 

(2) 保安に係る組織は、前項の監視測定について、実施可能であり、かつ、当該監視測定に係る要求事項と整合性

のとれた方法で実施する。 

 

(3) 保安に係る組織は、監視測定の結果の妥当性を確保するために、監視測定のために必要な設備を、次に掲げる

事項に適合するものとする。 

(ⅰ) あらかじめ定められた間隔で、又は使用の前に、計量の標準まで追跡することが可能な方法（当該計量

の標準が存在しない場合にあっては、校正又は検証の根拠について記録する方法）により校正又は検証

がなされていること。 

(ⅱ) 校正の状態が明確になるよう、識別されていること。 

(ⅲ) 所要の調整がなされていること。 

(ⅳ) 監視測定の結果を無効とする操作から保護されていること。 

(ⅴ) 取扱い、維持及び保管の間、損傷及び劣化から保護されていること。 

 

(4) 保安に係る組織は、監視測定のための設備に係る要求事項への不適合が判明した場合においては、従前の監

視測定の結果の妥当性を評価し、これを記録する。 

 

(5) 保安に係る組織は、前項の場合において、当該監視測定のための設備及び同項の不適合により影響を受けた

機器等又は個別業務について、適切な措置を講じる。 

 

(6) 保安に係る組織は、監視測定のための設備の校正及び検証の結果の記録を作成し、これを管理する。 

 

 

(3)担当部長は、妥当性確認を行った場合は、その結果の記録を作成し、これを管理する。 

 

(4)担当部長は、上記第(1)項の妥当性確認の対象とされたプロセスについて、次の a)～c)の各号に掲げる事項（当該プロセスの内

容等から該当しないと認められるものを除く。）を明確にする。  

a)当該プロセスの審査及び承認のための判定基準 

b)妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量を確認する方法 

c)妥当性確認の方法(対象となる個別業務計画の変更時の再確認及び一定期間が経過した後に行う定期的な再確認を含む。) 

 

 

7.5.3 識別管理及びトレーサビリティの確保 

(1)担当部長は、業務を実施する上で必要となる業務・施設の識別を、基準及び関連標準で定めて実施し、管理する。 

 

(2)担当部長は、個別業務の計画及び実施の全過程において、監視及び測定の要求事項に関連して、業務・施設の状態の識別を、基

準又は下位文書で定めて実施する。 

 

(3)業務・施設の状態・結果を記録することが定められている場合、担当部長はトレーサビリティ（機器等の使用又は個別業務の実

施に係る履歴、適用又は所在を追跡できる状態をいう。）を確保するため、業務・施設について一意の識別を定め、記録するとと

もに、当該記録を管理する。 

 

7.5.4 組織の外部の者の物品 

担当部長は、組織の外部の者の物品を所持している場合においては、必要に応じ、記録を作成し、これを管理する。 

 

 

7.5.5 調達物品の管理 

担当部長は、担当部長及び担当グループ長が調達した物品が使用されるまでの間、当該物品を調達物品等要求事項に適合するよう

に管理（識別表示、取扱い、包装、保管及び保護を含む。）する。 

 

7.6 監視測定のための設備の管理 

(1)担当部長は、機器等又は個別業務の個別業務等要求事項への適合性の実証に必要な監視測定及び当該監視測定のための設備を明

確に定める。  

 

(2)担当部長は、上記第(1)項の監視測定について、実施可能であり、かつ、当該監視測定に係る要求事項と整合性のとれた方法で

実施する。  

 

(3)担当部長は、監視測定の結果の妥当性を確保するために、監視測定のために必要な設備を、次の a)～e)の各号に掲げる事項に適

合するものとする。  

a)第 7.1 項の規定に基づき定めた各基準に基づく間隔で、又は使用の前に、計量の標準まで追跡することが可能な方法（当該計

量の標準が存在しない場合にあっては、校正又は検証の根拠について記録する方法）により校正又は検証がなされていること。 

 

b)校正の状態が明確になるよう、識別されていること。 

c)所要の調整がなされていること。   

d)監視測定の結果を無効とする操作から保護されていること。  

e)取扱い、維持及び保管の間、損傷及び劣化から保護されていること。   

 

(4)担当部長は、監視測定のための設備に係る要求事項への不適合が判明した場合においては、従前の監視測定の結果の妥当性を評

価し、これを記録する。 

 

(5)担当部長は、上記第(4)項の場合において、当該監視測定のための設備及び同項の不適合により影響を受けた機器等又は個別業

務について、適切な措置を講じる。 

 

(6)担当部長は、監視測定のための設備の校正及び検証の結果の記録を作成し、これを管理する。   

 

(7)担当部長は、監視測定においてソフトウェアを使用することとしたときは、その初回の使用に当たり、あらかじめ、当該ソフト
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(7) 保安に係る組織は、監視測定においてソフトウェアを使用することとしたときは、その初回の使用に当たり、

あらかじめ、当該ソフトウェアが意図したとおりに当該監視測定に適用されていることを確認する。 

 

ヘ．評価及び改善 

(ｲ) 監視測定、分析、評価及び改善 

(1) 保安に係る組織は、監視測定、分析、評価及び改善に係るプロセス（取り組むべき改善に関係する部門の管理

者等の要員を含め、組織が当該改善の必要性、方針、方法等について検討するプロセスを含む。）を計画し、

実施する。 

 

(2) 保安に係る組織は、要員が(1)の監視測定の結果を利用できるように、要員が情報を容易に取得し、改善活動

に用いることができる体制を構築する。 

 

 

(ﾛ) 組織の外部の者の意見 

(1) 保安に係る組織は、監視測定の一環として、原子力の安全の確保に対する組織の外部の者の意見を把握する。 

 

 

 

(2) 保安に係る組織は、前項の意見の把握及び当該意見の反映に係る方法を明確に定める。 

 

(ﾊ) 保安内部監査 

(1) 保安に係る組織は、保安品質マネジメントシステムについて、次に掲げる要件への適合性を確認するために、

保安活動の重要度に応じて、あらかじめ定められた間隔で、客観的な評価を行う部門その他の体制により保安

内部監査を実施する。 

 

(ⅰ) 保安品質マネジメントシステムに係る要求事項 

(ⅱ) 実効性のある実施及び実効性の維持 

 

(2) 保安に係る組織は、保安内部監査の判定基準、監査範囲、頻度、方法及び責任を定める。 

 

(3) 保安に係る組織は、保安内部監査の対象となり得る部門、個別業務、プロセスその他の領域（以下「領域」と

いう。）の状態及び重要性並びに従前の監査の結果を考慮して保安内部監査の対象を選定し、かつ、保安内部

監査の実施に関する計画（以下「保安内部監査実施計画」という。）を策定し、及び実施することにより、保

安内部監査の実効性を維持する。 

 

(4) 保安に係る組織は、保安内部監査を行う要員（以下「保安内部監査員」という。）の選定及び保安内部監査の

実施においては、客観性及び公平性を確保する。 

 

(5) 保安に係る組織は、保安内部監査員又は管理者に自らの個別業務又は管理下にある個別業務に関する保安内

部監査をさせない。 

 

(6) 保安に係る組織は、保安内部監査実施計画の策定及び実施並びに保安内部監査結果の報告並びに記録の作成

及び管理について、その責任及び権限（必要に応じ、保安内部監査員又は保安内部監査を実施した部門が保安

内部監査結果を社長に直接報告する権限を含む。）並びに保安内部監査に係る要求事項を手順書等に定める。 

 

(7) 保安に係る組織は、保安内部監査の対象として選定された領域に責任を有する管理者に保安内部監査結果を

通知する。 

 

(8) 保安に係る組織は、不適合が発見された場合には、前項の通知を受けた管理者に、不適合を除去するための措

置及び是正処置を遅滞なく講じさせるとともに、当該措置の検証を行わせ、その結果を報告させる。 

 

 

 

 

ウェアが意図したとおりに当該監視測定に適用されていることを確認する。 

 

8.評価及び改善 

8.1 監視測定、分析、評価及び改善 

(1)社長、所長、品質・安全管理室長、核燃料取扱主任者及び担当部長は、監視測定、分析、評価及び改善に係るプロセス（取り組

むべき改善に関係する部門の管理者等の要員を含め、組織が当該改善の必要性、方針、方法等について検討するプロセスを含む。）

の計画として第 4.2.1 項に定める規則、基準及び標準に定め、これを要員に実施させる、又は自ら実施する。 

 

(2)社長、所長、品質・安全管理室長、核燃料取扱主任者及び担当部長は、要員が上記第(1)項の監視測定の結果を利用できるよう

に、要員が情報を容易に取得し、改善活動に用いることができる体制（電子メール、社内イントラネットの利用を含む。）を構築

する。 

 

8.2 監視及び測定 

8.2.1 組織の外部の者の意見 

(1)社長、所長、品質・安全管理室長、核燃料取扱主任者及び担当部長は、監視測定の一環として、原子力の安全の確保に対する組

織の外部の者の意見を把握する。 

  

(2)担当部長は、上記第(1)項の意見の把握及び当該意見の反映に係る方法を明確に定める。 

 

8.2.2 保安内部監査 

(1)品質・安全管理室長は、保安品質マネジメントシステムについて、次の a)号及び b)号に掲げる要件への適合性を確認するため

に、内部監査に関する基準を定める。品質・安全管理室長は、この基準に基づき、保安活動の重要度に応じて、年 1回以上、客

観的な評価を行う部門その他の体制として選定基準を満たす被監査対象部門以外の者より選任した監査員により保安内部監査

を実施させる。 

a)保安品質マネジメントシステムに係る要求事項 

b)実効性のある実施及び実効性の維持 

 

(2)上記第(1)項の基準には、保安内部監査の判定基準、監査範囲、頻度、方法及び責任を定める。 

 

(3)品質・安全管理室長は、保安内部監査の対象となり得る部門、個別業務、プロセスその他の領域（以下「領域」という。）の状態

及び重要性並びに従前の監査の結果を考慮して保安内部監査の対象を選定し、かつ、保安内部監査の実施に関する計画（以下「保

安内部監査実施計画」という。）を策定し、及び実施することにより、保安内部監査の実効性を維持する。  

 

 

(4)上記第(1)項の基準には、保安内部監査を行う要員（以下「保安内部監査員」という。）の選定基準を定め、保安内部監査の実施

においては、客観性及び公平性を確保する。 

 

(5)品質・安全管理室長は、保安内部監査員に自らの個別業務又は管理下にある個別業務に関する保安内部監査をさせない。 

 

 

(6)品質・安全管理室長は、保安内部監査実施計画の策定及び実施並びに保安内部監査結果の報告並びに記録の作成及び管理につい

て、その責任及び権限（必要に応じ、保安内部監査員又は保安内部監査を実施した部門が保安内部監査結果を社長に直接報告す

る権限を含む。）並びに保安内部監査に係る要求事項を基準に定める。 

 

(7)品質・安全管理室長は、保安内部監査の対象として選定した領域に責任を有する担当部長に保安内部監査結果を通知する。 

 

 

(8)品質・安全管理室長は、不適合が発見された場合には、上記第(7)項の通知を受けた担当部長に、不適合を除去するための措置

及び是正処置を遅滞なく講じさせるとともに、当該措置の検証を行わせ、その結果を報告させる。 

 

(9)品質・安全管理室長は、担当部長が実施した改善内容を確認し、その結果を社長、所長及び核燃料安全委員会に報告する。 

 

 

8.2.3 プロセスの監視測定 
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(ﾆ) プロセスの監視測定 

(1) 保安に係る組織は、プロセスの監視測定（対象として、機器等及び保安活動に係る不適合についての弱点のあ

る分野及び強化すべき分野等に関する情報を含む。）を行う場合においては、当該プロセスの監視測定に見合

う方法（監視測定の実施時期、監視測定の結果の分析及び評価の方法並びに時期を含む。）により、これを行

う。 

 

(2) 保安に係る組織は、(1)の監視測定の実施に当たり、保安活動の重要度に応じて、ロ.(ｲ)(4)(ⅲ)に掲げる保安

活動指標を用いる。 

 

(3) 保安に係る組織は、(1)の方法により、プロセスが「ハ．(ﾎ) 保安品質マネジメントシステムの計画」(1)及び

「ホ．(ｲ) 個別業務に必要なプロセスの計画」(1)に規定する計画に定めた結果を得ることができることを実

証する。 

 

(4) 保安に係る組織は、(1)の監視測定の結果に基づき、保安活動の改善のために、必要な措置を講じる。 

 

(5) 保安に係る組織は、「ハ．(ﾎ) 保安品質マネジメントシステムの計画」(1)及び「ホ．(ｲ) 個別業務に必要なプ

ロセスの計画」(1)の計画に定めた結果を得ることができない場合又は当該結果を得ることができないおそれ

がある場合においては、個別業務等要求事項への適合性を確保するために、当該プロセスの問題を特定し、当

該問題に対して適切な措置を講じる。 

 

(ﾎ) 機器等の検査等 

(1) 保安に係る組織は、機器等に係る要求事項への適合性を検証するために、個別業務計画に従って、個別業務の

実施に係るプロセスの適切な段階において、使用前事業者検査等又は自主検査等を実施する。 

 

(2) 保安に係る組織は、使用前事業者検査等又は自主検査等の結果に係る記録（必要に応じ、検査において使用し

た試験体や計測機器等に関する記録を含む。）を作成し、これを管理する。 

 

(3) 保安に係る組織は、プロセスの次の段階に進むことの承認を行った要員を特定することができる記録を作成

し、これを管理する。 

 

(4) 保安に係る組織は、個別業務計画に基づく使用前事業者検査等又は自主検査等を支障なく完了するまでは、

プロセスの次の段階に進むことの承認をしない。ただし、当該承認の権限を持つ要員が、個別業務計画に定め

る手順により特に承認をする場合は、この限りでない。  

 

(5) 保安に係る組織は、保安活動の重要度に応じて、使用前事業者検査等の独立性（使用前事業者検査等を実施す

る要員をその対象となる機器等を所管する部門に属する要員と部門を異にする要員とすることその他の方法

により、使用前事業者検査等の中立性及び信頼性が損なわれないことをいう。）を確保する。 

 

 

 

(6) 前項の使用前事業者検査等の独立性の規定は、自主検査等について準用する。この場合において、「部門を異

にする要員」とあるのは「必要に応じて部門を異にする要員」と読み替えるものとする。 

 

(ﾍ) 不適合の管理 

(1) 保安に係る組織は、個別業務等要求事項に適合しない機器等が使用され、又は個別業務が実施されることが

ないよう、当該機器等又は個別業務を特定し、これを管理する。 

 

(2) 保安に係る組織は、不適合の処理に係る管理（不適合を関連する管理者に報告することを含む。）並びにそれ

に関連する責任及び権限を手順書等に定める。 

 

(3) 保安に係る組織は、次に掲げる方法のいずれかにより、不適合を処理する。 

(ⅰ) 発見された不適合を除去するための措置を講ずること。 

(ⅱ) 不適合について、あらかじめ定められた手順により原子力の安全に及ぼす影響について評価し、機器等

の使用又は個別業務の実施についての承認を行うこと（以下「特別採用」という。）。 

(1)所長及び各部長は、プロセスの監視測定（対象として、機器等及び保安活動に係る不適合についての弱点のある分野及び強化す

べき分野等に関する情報を含む。）を行う場合においては、当該プロセスの監視測定に見合う方法（監視測定の実施時期、監視測

定の結果の分析及び評価の方法並びに時期を含む。）により、これを行う。 

 

 

(2)所長及び各部長は、上記第(1)項の監視測定の実施に当たり、保安活動の重要度に応じて、第 4.1(5)項第 c)号に掲げる保安活動

指標を用いる。 

 

(3)所長及び各部長は、上記第(1)項の方法により、プロセスが第 5.4.2 項及び第 7.1 項の計画として定めた各基準に規定した結果

を得ることができることを実証する。  

 

 

(4)所長及び各部長は、上記第(1)項の監視測定の結果に基づき、保安活動の改善のために、必要な措置を講じる。  

 

(5)所長及び各部長は、第 5.4.2 項及び第 7.1 項の計画として定めた各基準に規定した結果を得ることができない場合又は当該結果

を得ることができないおそれがある場合においては、個別業務等要求事項への適合性を確保するために、当該プロセスの問題を

特定し、当該問題に対して適切な措置を講じる。 

 

 

8.2.4 機器等の検査等 

(1)担当グループ長は、機器等に係る要求事項への適合性を検証するために、個別業務計画に従って、個別業務の実施に係るプロセ

スの適切な段階において、使用前事業者検査等又は自主検査等を実施する。  

 

(2)担当グループ長は、使用前事業者検査等又は自主検査等の結果に係る記録（必要に応じ、検査において使用した試験体や計測機

器等に関する記録を含む。）を作成し、これを管理する。 

 

(3)担当グループ長は、プロセスの次の段階に進むことの承認を行った要員を特定することができる記録を作成し、これを管理す

る。 

 

(4)担当グループ長は、個別業務計画に基づく使用前事業者検査等又は自主検査等を支障なく完了するまでは、プロセスの次の段階

に進むことの承認をしない。ただし、当該承認の権限を持つ要員が、個別業務計画に定める手順により特に承認をする場合は、

この限りでない。  

 

(5)担当グループ長は、保安活動の重要度に応じて、使用前事業者検査等の独立性（使用前事業者検査等を実施する要員をその対象

となる機器等を所管する部門に属する要員と部門を異にする要員とすることその他の方法により、使用前事業者検査等の中立性

及び信頼性が損なわれないことをいう。）を確保する。この独立性の確保に当たり、事業所の加工施設が重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置が要求されていないことを踏まえ、当該使用前事業者検査等の対象となる機器等の工事（補修、取替え、改

造等）又は点検に関与していない要員に使用前事業者検査等を実施させる。 

 

(6)上記第(5)項の規定は、自主検査等について準用する。この場合において、「部門を異にする要員」とあるのは「必要に応じて部

門を異にする要員」と読み替えるものとする。 

 

8.3 不適合の管理 

(1)所長は管理責任者として、個別業務等要求事項に適合しない機器等が使用され、又は個別業務が実施されることがないよう、当

該機器等又は個別業務を特定し、これを管理する（不適合が確認された機器等又は個別業務を識別することを含む。）。 

 

(2)所長は、不適合の処理に係る管理（不適合を関連する管理者に報告することを含む。）並びにそれに関連する責任及び権限を基

準に定める。 

 

(3)担当部長は、上記第(2)項に定められた基準に従い、次の a)～d)の各号に掲げる方法のいずれかにより、不適合を処理する。 

a)発見された不適合を除去するための措置を講ずること。   

b)不適合について、あらかじめ定められた手順により原子力の安全に及ぼす影響について評価し、機器等の使用又は個別業務の

実施についての承認を行うこと（以下「特別採用」という。）。  

c)機器等の使用又は個別業務の実施ができないようにするための措置を講ずること。   
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加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

（加工事業変更許可） 
保安品質保証計画書（改訂 28） 

(ⅲ) 機器等の使用又は個別業務の実施ができないようにするための措置を講ずること。 

(ⅳ) 機器等の使用又は個別業務の実施後に発見した不適合については、その不適合による影響又は起こり得

る影響に応じて適切な措置を講ずること。 

 

(4) 保安に係る組織は、不適合の内容の記録及び当該不適合に対して講じた措置（特別採用を含む。）に係る記録

を作成し、これを管理する。 

 

(5) 保安に係る組織は、(3)(ⅰ) の発見された不適合を除去するための措置を講じた場合においては、個別業務

等要求事項への適合性を実証するための検証を行う。 

 

 

(ﾄ) データの分析及び評価 

(1) 保安に係る組織は、保安品質マネジメントシステムが実効性のあるものであることを実証するため、及び当

該保安品質マネジメントシステムの実効性の改善（保安品質マネジメントシステムの実効性に関するデータ

分析の結果、課題や問題が確認されたプロセスを抽出し、当該プロセスの改良、変更等を行い、保安品質マネ

ジメントシステムの実効性を改善することを含む。）の必要性を評価するために、適切なデータ（監視測定の

結果から得られたデータ及びそれ以外の関連情報源からのデータを含む。）を明確にし、収集し、及び分析す

る。 

 

(2) 保安に係る組織は、前項のデータの分析及びこれに基づく評価を行い、次に掲げる事項に係る情報を取得す

る。 

(ⅰ) 組織の外部の者からの意見の傾向及び特徴その他分析により得られる知見 

(ⅱ) 個別業務等要求事項への適合性 

(ⅲ) 機器等及びプロセスの特性及び傾向（是正処置を行う端緒となるものを含む。） 

(ⅳ) 調達物品等の供給者の供給能力 

 

(ﾁ) 継続的な改善 

保安に係る組織は、保安品質マネジメントシステムの継続的な改善を行うために、保安品質方針及び保安品質

目標の設定、マネジメントレビュー及び保安内部監査の結果の活用、データの分析並びに是正処置及び未然防止

処置の評価を通じて改善が必要な事項を明確にするとともに、当該改善の実施その他の措置を講じる。 

 

(ﾘ) 是正処置等 

(1) 保安に係る組織は、個々の不適合その他の事象が原子力の安全に及ぼす影響に応じて、次に掲げるところに

より、速やかに適切な是正処置を講じる。 

(ⅰ) 是正処置を講ずる必要性について、次に掲げる手順により評価を行うこと。  

(a) 不適合その他の事象の分析（情報の収集及び整理並びに技術的、人的及び組織的側面等の考慮を

含む。）及び当該不適合の原因の明確化（必要に応じて、日常業務のマネジメントや安全文化の弱

点のある分野及び強化すべき分野との関係を整理することを含む。） 

(b) 類似の不適合その他の事象の有無又は当該類似の不適合その他の事象が発生する可能性の明確化 

(ⅱ) 必要な是正処置を明確にし、実施すること。  

(ⅲ) 講じた全ての是正処置の実効性の評価を行うこと。  

(ⅳ) 必要に応じ、計画において決定した保安活動の改善のために講じた措置を変更すること。 

(ⅴ) 必要に応じ、保安品質マネジメントシステムを変更すること。 

(ⅵ) 原子力の安全に及ぼす影響の程度が大きい不適合（単独の事象では原子力の安全に及ぼす影響の程度は

小さいが、同様の事象が繰り返し発生することにより、原子力の安全に及ぼす影響の程度が増大するお

それのあるものを含む。）に関して、根本的な原因を究明するために行う分析の手順を確立し、実施す

ること。  

(ⅶ) 講じた全ての是正処置及びその結果の記録を作成し、これを管理すること。  

 

 

 

 

 

(2) 保安に係る組織は、前項各号に掲げる事項について、手順書等に定める。 

d)機器等の使用又は個別業務の実施後に発見した不適合については、その不適合による影響又は起こり得る影響に応じて適切な

措置を講ずること。  

 

(4)担当部長は、不適合の内容の記録及び当該不適合に対して講じた措置（特別採用を含む。）に係る記録を作成し、環境安全部長

は、この記録を管理する。 

 

(5)担当部長は、上記第(3)項第 a)号の措置を講じた場合においては、個別業務等要求事項への適合性を実証するための検証を行う。 

 

(6)担当部長は、不適合の処置の結果を所長に報告する。 

 

8.4 データの分析及び評価 

(1)環境安全部長は、保安品質マネジメントシステムが実効性のあるものであることを実証するため、及び当該保安品質マネジメン

トシステムの実効性の改善（保安品質マネジメントシステムの実効性に関するデータ分析の結果、課題や問題が確認されたプロ

セスを抽出し、当該プロセスの改良、変更等を行い、保安品質マネジメントシステムの実効性を改善することを含む。）の必要性

を評価するために、適切なデータ（監視測定の結果から得られたデータ及びそれ以外の関連情報源からのデータを含む。）を明

確にし、収集し、及び分析する。 

 

(2)環境安全部長は、上記第(1)項のデータの分析及びこれに基づく評価を行い、次の a)～d)の各号に掲げる事項に係る情報を取得

する。 

a)組織の外部の者からの意見の傾向及び特徴その他分析により得られる知見 

b)個別業務等要求事項への適合性 

c)機器等及びプロセスの特性及び傾向（是正処置を行う端緒となるものを含む。） 

d)調達物品等の供給者の供給能力 

 

8.5 改善 

8.5.1 継続的な改善 

社長は経営責任者として、また、所長及び品質・安全管理室長は管理責任者として、保安品質マネジメントシステムの継続的な改

善を行うために、保安品質目標の設定、保安委員会及び保安内部監査の結果の活用、データの分析並びに是正処置及び未然防止処

置の評価を通じて改善が必要な事項を明確にするとともに、当該改善の実施その他の措置を講じる。 

 

8.5.2 是正処置等 

(1)所長は管理責任者として、各部長に個々の不適合その他の事象が原子力の安全に及ぼす影響に応じて、次の a)～i)の各号に掲

げるところにより、速やかに適切な是正処置を講じさせる。 

a)是正処置を講ずる必要性について、次の①及び②に掲げる手順により評価を行うこと。  

①不適合その他の事象の分析（情報の収集及び整理並びに技術的、人的及び組織的側面等の考慮を含む。）及び当該不適合の原

因の明確化（必要に応じて、日常業務のマネジメントや安全文化の弱点のある分野及び強化すべき分野との関係を整理するこ

とを含む。） 

②類似の不適合その他の事象の有無又は当該類似の不適合その他の事象が発生する可能性の明確化 

b)必要な是正処置を明確にし、実施すること。  

c)講じた全ての是正処置の実効性の評価を行うこと。  

d)必要に応じ、計画において決定した保安活動の改善のために講じた措置を変更すること。 

e)必要に応じ、保安品質マネジメントシステムを変更すること。 

f)原子力の安全に及ぼす影響の程度が大きい不適合（単独の事象では原子力の安全に及ぼす影響の程度は小さいが、同様の事象

が繰り返し発生することにより、原子力の安全に及ぼす影響の程度が増大するおそれのあるものを含む。）に関して、根本的な

原因を究明するために行う分析の手順を確立し、実施すること。  

 

g)講じた全ての是正処置及びその結果の記録を作成し、これを管理すること。 

h)所長は、施設管理により得られた技術情報であって、保安の向上に資するために必要な技術情報について、他のウラン加工事

業者と共有する措置を基準に定める。環境安全部長は、その基準に従い必要な技術情報を共有する措置を講じる。  

i)所長は、加工施設の保安の向上を図る観点から、不適合の情報公開に関する基準を定める。業務管理部長は、その基準に従い

該当する不適合の内容を公開する。 

 

(2)所長は、上記第(1)項の各号に掲げる事項について、基準に定める。 

(3)環境安全部長は、上記第(2)項の基準に基づき、複数の不適合その他の事象に係る情報から類似する事象に係る情報を抽出し、
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加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

（加工事業変更許可） 
保安品質保証計画書（改訂 28） 

(3) 保安に係る組織は、手順書等に基づき、複数の不適合その他の事象に係る情報から類似する事象に係る情報

を抽出し、その分析を行い、当該類似の事象に共通する原因を明確にした上で、適切な措置を講じる。 

 

 

 

 

 

(ﾇ) 未然防止処置 

(1) 保安に係る組織は、原子力施設その他の施設の運転経験等の知見を収集し、自らの組織で起こり得る不適合

（原子力施設その他の施設における不適合その他の事象が自らの施設で起こる可能性について分析を行った

結果、特定した問題を含む。）の重要性に応じて、次に掲げるところにより、適切な未然防止処置を講じる。 

(ⅰ) 起こり得る不適合及びその原因について調査すること。 

(ⅱ) 未然防止処置を講ずる必要性について評価すること。 

(ⅲ) 必要な未然防止処置を明確にし、実施すること。  

(ⅳ) 講じた全ての未然防止処置の実効性の評価を行うこと。 

(ⅴ) 講じた全ての未然防止処置及びその結果の記録を作成し、これを管理すること。 

 

 

 

  

(2) 保安に係る組織は、前項各号に掲げる事項について、手順書等に定める。 

 

その分析を行い、当該類似の事象に共通する原因を明確にし、各部長は、適切な措置を講じる。 

 

(4)各部長は、是正処置等の結果を所長に報告する。 

 

(5)所長は、是正処置等の実施状況の主なものを社長に報告する。 

 

8.5.3 未然防止処置 

(1)所長は管理責任者として、各部長に、原子力施設その他の施設の運転経験等の知見を収集し、自らの組織で起こり得る不適合（自

らの施設で起こる可能性について分析を行った結果、特定した問題を含む。）の重要性に応じて、次の a)～f)の各号に掲げると

ころにより、適切な未然防止処置を講じさせる。  

a)起こり得る不適合及びその原因について調査すること。  

b)未然防止処置を講ずる必要性について評価すること。 

c)必要な未然防止処置を明確にし、実施すること。   

d)講じた全ての未然防止処置の実効性の評価を行うこと。  

e)講じた全ての未然防止処置及びその結果の記録を作成し、これを管理すること。  

f)所長は、第 7.4.1(6)項に記載する調達物品等の技術情報及び第 7.1(1)項第 c)号に記載する施設管理により得られた技術情報で

あって、保安の向上に資するために必要な技術情報について、他のウラン加工事業者と共有する措置を基準に定める。環境安全

部長は、その基準に従い必要な技術情報を共有する措置を講じる。 

 

(2)所長は、上記第(1)項の各号に掲げる事項について、基準に定める。 

 

8.5.4 根本原因分析 

是正処置及び未然防止処置の一環として行う根本原因分析は次の(1)～(5)の各項に示すとおり実施する。 

(1)所長は、法令報告、保安規定違反、その他の不適合のうち所長が原子力の安全に重大な影響を与えると判断したものの是正処置

を行うため、根本原因分析を行う。 

 

(2)所長は、蓄積されている不適合等に関するデータ（上記第(1)項で根本原因分析を行った不適合を除く）を分析して（第 8.4(1)

項参照。）、起こり得る不適合の発生を防止する未然防止処置を行うため、必要に応じて根本原因分析を行う。 

 

(3)所長は、根本原因分析について、評価・改善に関する基準(表 1の関連条項 8.5.4 の欄に記載の文書参照。）に次の a)～c)の各

号に示す手順を含める。 

a)分析対象の決定 

b)中立性を考慮した分析チームの決定 

c)幅広い情報を活用する観点から、必要に応じ、当該事業所以外の要員の分析チームへの参加 

 

(4)所長は、分析チームの報告を尊重し、必要な対策を決定し、その実施計画を策定する。 

 

(5)所長は、根本原因分析の実施状況を社長に報告する。 
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設計及び工事に係るプロセスとその実績又は計画 
各
段
階 

設計、工事及び検査の業務フロー 実績（○） 
／ 

計画（△） 

実施内容 
（設計、工事及び検査に係る品質管理の方法等に関する活動の実施結果及び計画） 

当社 調達先 業務実績又は業務計画 関連する社内手順（1） 記録等 

設

計 
  ○ 

 
・設備所管部(2)は設計計画書*1 を作成し、必要に応じ設計会議を開

催し関係部門のレビューを受け、設備所管部長が承認する。設備

所管部(2)は、設備の要求仕様を検討して設備改造検討依頼書を作

成し、設備管理部へ設計を依頼し設備管理部長が承認する。設備

管理部が設備所管部の場合、設備の要求仕様を検討して設備改造

仕様書を作成し設備管理部長が承認する。 

 *1 件名、概略内容、設計管理グレード、関連部門、設計管理者等の管理体制及び

各種要員（社内認定した専門家及び設計者等を含む。）、概略工程（検証、レビュ

ー、妥当性確認を含む。）、審査承認等、設計・開発管理に関する事項を含む。 

・設計管理基準（基

保-021） 

・設計関連文書作成

要領（要保-283） 

・設計計画書 
・設備改造検討依頼

書 

・設備改造仕様書 

    ・設備管理部は、設備改造検討依頼書又は設備改造仕様書に基づき、

設計のインプットを明確にした要求品質確認表を作成する。 

・設計関連文書作成

要領（要保-283） 
・要求品質確認表 

    ・関係部門、当該設計に係る専門家及び核燃料取扱主任者は、要求

品質確認表について設計会議を開催してレビューし、設備所管部

長が要求品質確認表を承認する。 

・設計会議開催要領

（要保-242） 
・設計会議議事録 

    ・設備管理部は要求品質確認表に基づき、設計を実施する。 

・耐震解析を行う場合、現物調査の方法とその結果の検証方法等を

含む耐震計算手順書に従い、解析モデルの作成、耐震計算、計算

結果の検証を行い、結果を計算書として取りまとめる。 

 
・加工施設の設備に

係わる耐震計算要

領（要保-342） 

 
・耐震計算書 

       
    ・設備管理部は、購入仕様書を作成する。 

・業務管理部は、購入仕様書が関係部門の審査・承認を受けている

ことを確認し、注文書を作成する。 

・設備管理部は、製品又は役務が要求事項の通り完了しているかを

検査し、検収する。設備管理部長は、調達した製品又は役務が規

定した調達要求事項を満たしていることを承認する。 

・調達管理基準（基

保-022） 

・調達管理要領（要

保-095） 

・購入仕様書 
・注文書 
 
・購入仕様書で定め

た成果物 

 
    ・設備管理部は、設計結果をとりまとめて設計報告書を作成する。 

 

・設計関連文書作成

要領（要保-283） 
・設計報告書 

(1) 基準（２次文書）と要領（３次文書）の関係を別表１に示す。(2) 本申請に係る加工施設とそれらを所管する設備所管部の関係を別表２に示す。 

設計計画の作成

と要求仕様の明

確化 

設計の実施 
設計に係る調達

管理の実施 
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各
段
階 

設計、工事及び検査の業務フロー 実績（○） 
／ 

計画（△） 

実施内容 
（設計、工事及び検査に係る品質管理の方法等に関する活動の実施結果及び計画） 

当社 調達先 業務実績又は業務計画 関連する社内手順（1） 記録等 

設

計 
 
 

 ○ ・関係部門、当該設計に係る専門家及び核燃料取扱主任者は、設計

報告書について設計会議を開催してレビューし、設備所管部長が

設計報告書を承認する。 

 

・設備所管部(2)は設計報告書を添付して設計完了通知書を作成し、

設備所管部長が承認する。 

 

・設備管理部及び環境安全部は、設計結果に基づき設工認申請書を

作成し、核燃料安全委員会*1の審議を受ける。 

・社長が設工認申請書を承認し、環境安全部が原子力規制委員会に

申請する。 

*1 核燃料物質の加工に関する保安を確保するための事項について審議する委員会 

 

 

 

・設計会議開催要領

（要保-242） 

 

 

・設計関連文書作成

要領（要保-283） 

 

・設工認申請要領（要

保-250） 

・核燃料安全委員会

基準（基保-004） 

・加工施設に関する

申請書等の作成・

審査・承認の要領 

(要保-333) 

・設計会議議事録 
 
 
 
・設計完了通知書 
 
 
・設工認申請書 
 
 
 
 
 
 
 

工

事

及

び

検

査 

  △ 
 

・設工認申請の認可後、環境安全部長は「原子力規制庁からの加工

施設の許認可事項に係わる発給文書の通知書兼対応指示」*2 を発

行する。 

*2 許認可を受けて次工程に進める場合の手続きを明確化したもの。 

 

 

・設備管理部は、工事を実施するにあたり、（工事）作業計画*3を作

成し、核燃料安全委員会の審議を受け、所長の承認を受ける。 

 *3 工事内容、作業責任者等の管理体制及び各種要員（協力会社を含む。）を明確

にした作業体制表、社内の専門家による審査等の関与、読み合せ教育、他設備等

への保安上の影響有無の確認、その他安全措置等、工事監理に関する事項を含む。 

 

 

・加工施設の許認可

事項に係わる原子

力規制庁発給文書

の通知・対応指示

要領（要保-345) 

 

・補修及び改造基準

（基保-018）  
・作業計画作成要領

（要保-012） 

・原子力規制庁から

の加工施設の許

認可事項に係わ

る発給文書の通

知書兼対応指示 
 
・（工事）作業計画 
 

(1) 基準（２次文書）と要領（３次文書）の関係を別表１に示す。(2) 本申請に係る加工施設とそれらを所管する設備所管部の関係を別表２に示す。 

設工認申請 

工事計画策定 
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各
段
階 

設計、工事及び検査の業務フロー 実績（○） 
／ 

計画（△） 

実施内容 
（設計、工事及び検査に係る品質管理の方法等に関する活動の実施結果及び計画） 

当社 調達先 業務実績又は業務計画 関連する社内手順（1） 記録等 

工

事

及

び

検

査 

  △ ・設備管理部は、購入仕様書を作成し、業務管理部は、調達先への

要求事項が妥当であることについて購入仕様書が関係部門の審

査・承認を受けていることを確認し、注文書を作成する。 

・設備管理部は、製品又は役務が要求事項の通り完了しているかを

検査し、合格すれば検収する。設備管理部長は、調達した製品又

は役務が規定した調達要求事項を満たしていることを承認する。 

 

・設備管理部は、作業完了届を作成し、所長が承認する。 
 
 

・調達管理基準（基

保-022） 

・調達管理要領（要

保-095） 

 

 

 

・作業計画作成要領

（要保-012） 

・購入仕様書 
・注文書 
 
・購入仕様書で定め

た成果物 
 
 
・作業完了届 
 

   

    ・環境安全部は、使用前確認申請書を作成し、核燃料安全委員会の

審議を受ける。 

・所長が使用前確認申請書を承認し、環境安全部が原子力規制委員

会に申請する。 

 

・核燃料安全委員会

基準（基保-004） 

・加工施設に関する

申請書等の作成・

審査・承認の要領 

(要保-333) 

・使用前確認申請書 

 

 
 

  ・設備所管部(2)は、検査実施体制、検査項目及び判定基準、検査手

順等を決定し、使用前事業者検査を行うため、使用前事業者検査

要領を作成し、検査責任者が承認する。検査実施体制の要件とし

て、検査を実施する者の独立性を確保する。 

 

・使用前事業者検査

及び使用前確認対

応要領（要保-368） 

・使用前事業者検査

要領 
 

    ・設備所管部は、検査を実施する者の独立性を確保した体制を整え、

使用前事業者検査要領に基づき当該設備が正常に機能すること

を検査、試験等により確認し、使用前事業者検査記録を作成する。

検査実施責任者は、使用前事業者検査記録を確認し、合否判定を

行う。検査責任者は、それを承認し、核燃料取扱主任者の確認を

受ける。 

 

・使用前事業者検査

及び使用前確認対

応要領（要保-368） 

・使用前事業者検査

記録 

(1) 基準（２次文書）と要領（３次文書）の関係を別表１に示す。(2) 本申請に係る加工施設とそれらを所管する設備所管部の関係を別表２に示す。 

適合確認検査の

計画 

使用前確認申請 

適合確認検査の

実施（妥当性確

認） 

本工事計画に基

づく工事の実施 

工事に係る調達

管理の実施 
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各
段
階 

設計、工事及び検査の業務フロー 実績（○） 
／ 

計画（△） 

実施内容 
（設計、工事及び検査に係る品質管理の方法等に関する活動の実施結果及び計画） 

当社 調達先 業務実績又は業務計画 関連する社内手順（1） 記録等 

工

事

及

び

検

査 

  △ ・設備所管部(2)は、使用前事業者検査と同様の体制で、使用前確認

を受ける。 
 
・使用前確認証の交付後、環境安全部長は「原子力規制庁からの加

工施設の許認可事項に係わる発給文書の通知書兼対応指示」を発

行する。 

 

 

 

・設備所管部は、加工施設使用開始の許可申請を行い、所長が許可

する。 

 
 
・設備管理部は、設備引渡通知書を作成し、設備所管部長が承認す

る。 
 
・核燃料物質等を使用した試運転等が必要な場合、設備所管部は、

（工事）作業計画を作成し、核燃料安全委員会の審議を受け、所

長の承認を受ける。 

・設備所管部長は、設備の試運転等を完了した後、作業完了届を作

成し、所長が承認する。 

・使用前事業者検査

及び使用前確認対

応要領（要保-368） 
・加工施設の許認可

事項に係わる原子

力規制庁発給文書

の通知・対応指示

要領（要保-345) 

 

・加工施設の新規制

基準適合確認に関

する管理要領（要

保-343) 

・設備の試運転及び

引継ぎ要領（要保

-137） 

・作業計画作成要領

（要保-012） 

・使用前確認証 
 
 
・原子力規制庁から

の加工施設の許

認可事項に係わ

る発給文書の通

知書兼対応指示 
 

・加工施設使用開始

許可申請書（兼許

可書） 
 
・設備引渡通知書 
 
 
・（工事）作業計画 
 
 
・作業完了届 

    ・設備所管部長は、操作員等の必要な力量を明確にするため、加工

施設の操作に関する習得すべき事項を作業標準、作業手順書等に

あらかじめ定めておき、OJT（オンザジョブトレーニング）等に

より習得すべき事項に関する知識教育及び実技訓練を実施する。 

・教育訓練基準（基

保-007） 

・OJT 実施報告書 

(1) 基準（２次文書）と要領（３次文書）の関係を別表１に示す。(2) 本申請に係る加工施設とそれらを所管する設備所管部の関係を別表２に示す。 

 

適合確認検査の

実施（妥当性確

認） 
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別表１ 基準（２次文書）と要領（３次文書）の関係 

基準（２次文書） 要領（３次文書） 

・設計管理基準（基保-021） ・設計関連文書作成要領（要保-283） 

・設計会議開催要領（要保-242） 

・加工施設の設備に係わる耐震計算要領（要保-342） 

・設工認申請要領（要保-250） 

・設備の試運転及び引継ぎ要領（要保-137） 

・加工施設の新規制基準適合確認に関する管理要領（要保-343) 

・加工施設の許認可事項に係わる原子力規制庁発給文書の通知・対応指

示要領（要保-345) 

・調達管理基準（基保-022） ・調達管理要領（要保-095） 

・補修及び改造基準（基保-018） ・作業計画作成要領（要保-012） 

・使用前事業者検査及び使用前確認対応要領（要保-368） 

・核燃料安全委員会基準（基保-004） ・加工施設に関する申請書等の作成・審査・承認の要領（要保-333） 

・教育訓練基準（基保-007） ― 
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建物・構築物又は設備・機器名称 機器名 設備所管部 

（第２加工棟）消火設備 屋内消火栓 設備管理部 

（第２加工棟）消火設備 屋内消火栓配管 設備管理部 

（第２加工棟）緊急設備 避難通路 設備管理部 

（第２加工棟）緊急設備 非常用照明 設備管理部 

（第２加工棟）緊急設備 誘導灯 設備管理部 

（第２廃棄物貯蔵棟）火災感知設備 自動火災報知設備（感知器） 設備管理部 

（第２廃棄物貯蔵棟）消火設備 消火器 設備管理部 

（第２廃棄物貯蔵棟）緊急設備 非常用照明 設備管理部 

（第５廃棄物貯蔵棟）通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ）） 設備管理部 

（第５廃棄物貯蔵棟）通信連絡設備 所内通信連絡設備（所内携帯電話機（PHSアンテナ）） 設備管理部 

（第５廃棄物貯蔵棟）火災感知設備 自動火災報知設備（感知器） 設備管理部 

（第５廃棄物貯蔵棟）消火設備 消火器 設備管理部 

（第５廃棄物貯蔵棟）緊急設備 避難通路 設備管理部 

（第５廃棄物貯蔵棟）緊急設備 非常用照明 設備管理部 

（第５廃棄物貯蔵棟）緊急設備 誘導灯 設備管理部 
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１．単一ユニットの臨界安全性 

今回申請する設備、機器の単一ユニットの臨界評価方法及び臨界管理方法を表１－１に示す。 

 

表１－１ 今回申請する設備、機器の単一ユニットの臨界評価方法及び臨界管理方法 

施設名称 
設備・機器名称 

機器名 
評価方法 評価方法の説明 管理方法 管理方法の説明 

被覆施設 ペレット編成挿入機 No.1 

ペレット保管箱置台部 

ペレット編成挿入機 No.1 

ペレット保管箱搬送部 

ペレット編成挿入機 No.1 

波板移載部 

ペレット編成挿入機 No.1 

ペレット編成挿入部 

公表された信頼度の

十分高い文献値を基

に核的制限値を設定

し、未臨界であるこ

とを確認する。 

表１－２に示す核的制限値

を設定し、未臨界であるこ

とを確認する。 

設備の形状

寸法を核的

制限値の範

囲内に制限

する。 

設備の形状寸法を表

１－２に示す核的制

限値の範囲内の値と

し所定の保管容器を

用いてペレットを搬

送し、ペレットを被

覆管に挿入し、燃料

棒を搬送する。 

燃料棒解体装置 No.1 

― 

公表された信頼度の

十分高い文献値を基

に核的制限値を設定

し、未臨界であるこ

とを確認する。 

表１－２に示す核的制限値

を設定し、未臨界であるこ

とを確認する。 

設備の形状

寸法を核的

制限値の範

囲内に制限

する。 

設備の形状寸法を表

１－２に示す核的制

限値の範囲内の値と

しペレット及び燃料

棒を取り扱う。 

燃料棒トレイ置台 

― 

脱ガス設備 No.1 

真空加熱炉部 

脱ガス設備 No.1 

運搬台車 

検証された臨界計算

コードにより中性子

実効増倍率を計算

し、未臨界であるこ

とを確認する。 

表１－２に示す核的制限値

に基づく計算モデルを設定

し、実験値との対比により

検証され信頼性の高いこと

が立証されている KENO V.a

コードを用いて中性子実効

増倍率を計算する。 

設備の形状

寸法を核的

制限値の範

囲内に制限

する。 

設備の形状寸法を表

１－２に示す核的制

限値の範囲内の値と

し燃料棒を取り扱う

又は所定の保管容器

を用いて燃料棒を搬

送する。 

第二端栓溶接設備 No.1 

燃料棒搬送 No.1-1 部 

第二端栓溶接設備 No.1 

第二端栓溶接 No.1-1 部 

第二端栓溶接設備 No.1 

第二端栓溶接 No.1-2 部 

第二端栓溶接設備 No.1 

燃料棒搬送 No.1-2 部 

公表された信頼度の

十分高い文献値を基

に核的制限値を設定

し、未臨界であるこ

とを確認する。 

表１－２に示す核的制限値

を設定し、未臨界であるこ

とを確認する。 

設備の形状

寸法を核的

制限値の範

囲内に制限

する。 

設備の形状寸法を表

１－２に示す核的制

限値の範囲内の値と

し燃料棒を取り扱う

又は搬送する。 

燃料棒搬送設備 No.1 

燃料棒移載（１）部 

燃料棒搬送設備 No.1 

被覆管コンベア部 

燃料棒搬送設備 No.1 

除染コンベア部 

燃料棒搬送設備 No.1 

燃料棒トレイ移載部 

公表された信頼度の

十分高い文献値を基

に核的制限値を設定

し、未臨界であるこ

とを確認する。 

表１－２に示す核的制限値

を設定し、未臨界であるこ

とを確認する。 

設備の形状

寸法を核的

制限値の範

囲内に制限

する。 

設備の形状寸法を表

１－２に示す核的制

限値の範囲内の値と

し燃料棒を取り扱う

又は搬送する。 

燃料棒搬送設備 No.2 燃料棒移

送装置（Ａ） 

― 

公表された信頼度の

十分高い文献値を基

に核的制限値を設定

し、未臨界であるこ

とを確認する。 

表１－２に示す核的制限値

を設定し、未臨界であるこ

とを確認する。 

設備の形状

寸法を核的

制限値の範

囲内に制限

する。 

設備の形状寸法を表

１－２に示す核的制

限値の範囲内の値と

し燃料棒を搬送す

る。 

燃料棒搬送設備 No.3 燃料棒移

載装置（２） 

― 

公表された信頼度の

十分高い文献値を基

に核的制限値を設定

し、未臨界であるこ

とを確認する。 

表１－２に示す核的制限値

を設定し、未臨界であるこ

とを確認する。 

設備の形状

寸法を核的

制限値の範

囲内に制限

する。 

設備の形状寸法を表

１－２に示す核的制

限値の範囲内の値と

し燃料棒を搬送す

る。 

ペレット検査台 No.2 

― 

公表された信頼度の

十分高い文献値を基

に核的制限値を設定

し、未臨界であるこ

とを確認する。 

表１－２に示す核的制限値

を設定し、未臨界であるこ

とを確認する。 

設備の形状

寸法を核的

制限値の範

囲内に制限

する。 

設備の形状寸法を表

１－２に示す核的制

限値の範囲内の値と

しペレットを取り扱

う。 
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施設名称 
設備・機器名称 

機器名 
評価方法 評価方法の説明 管理方法 管理方法の説明 

被覆施設 燃料棒搬送設備 No.8 

被覆管コンベア No.8-1 部 

燃料棒搬送設備 No.8 

燃料棒移載 No.8-1 部 

燃料棒搬送設備 No.8 

燃料棒移載 No.8-2 部 

公表された信頼度の

十分高い文献値を基

に核的制限値を設定

し、未臨界であるこ

とを確認する。 

表１－２に示す核的制限値

を設定し、未臨界であるこ

とを確認する。 

設備の形状

寸法を核的

制限値の範

囲内に制限

する。 

設備の形状寸法を表

１－２に示す核的制

限値の範囲内の値と

し燃料棒を搬送す

る。 

ペレット一時保管台 

― 

公表された信頼度の

十分高い文献値を基

に核的制限値を設定

し、未臨界であるこ

とを確認する。 

表１－２に示す核的制限値

を設定し、未臨界であるこ

とを確認する。 

設備の形状

寸法を核的

制限値の範

囲内に制限

する。 

設備の形状寸法を表

１－２に示す核的制

限値の範囲内の値と

しペレットを取り扱

う。 

ペレット検査装置 No.5 

― 

公表された信頼度の

十分高い文献値を基

に核的制限値を設定

し、未臨界であるこ

とを確認する。 

表１－２に示す核的制限値

を設定し、未臨界であるこ

とを確認する。 

設備の形状

寸法を核的

制限値の範

囲内に制限

する。 

設備の形状寸法を表

１－２に示す核的制

限値の範囲内の値と

しペレットを取り扱

う。 

ペレット編成挿入機 No.2-1 

ペレット保管箱搬送部 

ペレット編成挿入機 No.2-1 

ペレット編成挿入部 

公表された信頼度の

十分高い文献値を基

に核的制限値を設定

し、未臨界であるこ

とを確認する。 

表１－２に示す核的制限値

を設定し、未臨界であるこ

とを確認する。 

設備の形状

寸法を核的

制限値の範

囲内に制限

する。 

設備の形状寸法を表

１－２に示す核的制

限値の範囲内の値と

し所定の保管容器を

用いてペレットを搬

送し、ペレットを被

覆管に挿入し、燃料

棒を搬送する。 

燃料棒解体装置 No.2 

― 

公表された信頼度の

十分高い文献値を基

に核的制限値を設定

し、未臨界であるこ

とを確認する。 

表１－２に示す核的制限値

を設定し、未臨界であるこ

とを確認する。 

設備の形状

寸法を核的

制限値の範

囲内に制限

する。 

設備の形状寸法を表

１－２に示す核的制

限値の範囲内の値と

しペレット及び燃料

棒を取り扱う。 

計量設備架台 No.9 

― 

公表された信頼度の

十分高い文献値を基

に核的制限値を設定

し、未臨界であるこ

とを確認する。 

表１－２に示す核的制限値

を設定し、未臨界であるこ

とを確認する。 

設備の形状

寸法を核的

制限値の範

囲内に制限

する。 

設備の形状寸法を表

１－２に示す核的制

限値の範囲内の値と

しペレットを取り扱

う。 

計量設備架台 No.10 

― 

公表された信頼度の

十分高い文献値を基

に核的制限値を設定

し、未臨界であるこ

とを確認する。 

表１－２に示す核的制限値

を設定し、未臨界であるこ

とを確認する。 

設備の形状

寸法を核的

制限値の範

囲内に制限

する。 

設備の形状寸法を表

１－２に示す核的制

限値の範囲内の値と

しペレットを取り扱

う。 

燃料棒搬送設備 No.9 

― 

公表された信頼度の

十分高い文献値を基

に核的制限値を設定

し、未臨界であるこ

とを確認する。 

表１－２に示す核的制限値

を設定し、未臨界であるこ

とを確認する。 

設備の形状

寸法を核的

制限値の範

囲内に制限

する。 

設備の形状寸法を表

１－２に示す核的制

限値の範囲内の値と

し燃料棒を取り扱

う。 

核燃料物

質の貯蔵

施設 

燃料集合体保管ラックＣ型

No.1 

― 

検証された臨界計算

コードにより中性子

実効増倍率を計算

し、未臨界であるこ

とを確認する。 

表１－２に示す核的制限値

に基づく計算モデルを設定

し、実験値との対比により

検証され信頼性の高いこと

が立証されている KENO V.a

コードを用いて中性子実効

増倍率を計算する。 

設備の形状

寸法を核的

制限値の範

囲内に制限

する。 

設備の形状寸法を表

１－２に示す核的制

限値の範囲内の値と

し燃料集合体を取り

扱う。 

燃料集合体保管ラックＣ型

No.2 

― 

燃料集合体保管ラックＤ型

No.1 

― 

検証された臨界計算

コードにより中性子

実効増倍率を計算

し、未臨界であるこ

とを確認する。 

表１－２に示す核的制限値

に基づく計算モデルを設定

し、実験値との対比により

検証され信頼性の高いこと

が立証されている KENO V.a

コードを用いて中性子実効

増倍率を計算する。 

設備の形状

寸法を核的

制限値の範

囲内に制限

する。 

設備の形状寸法を表

１－２に示す核的制

限値の範囲内の値と

し燃料集合体を取り

扱う。 
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表１－２ 形状寸法制限を適用する設備の核的制限値と中性子実効増倍率 

設備・機器名称 

機器名 
核的制限値 中性子実効増倍率 

ペレット編成挿入機 No.1 

ペレット保管箱置台部 

ペレット編成挿入機 No.1 

ペレット保管箱搬送部 

ペレット編成挿入機 No.1 

波板移載部 

ペレット編成挿入機 No.1 

ペレット編成挿入部 

・濃縮度 5 wt%以下 

・形状寸法制限 厚さ：9.8 cm 以下 

複数ユニットの評価における中性

子実効増倍率注１ ： 0.8 

燃料棒解体装置 No.1 

― 

・濃縮度 5 wt%以下 

・形状寸法制限 厚さ：9.8 cm 以下 

複数ユニットの評価における中性

子実効増倍率注１ ： 0.8 

燃料棒トレイ置台 

― 

脱ガス設備 No.1 

真空加熱炉部 

脱ガス設備 No.1 

運搬台車 

・濃縮度 5 wt%以下 

・形状寸法制限 

燃料棒装荷部 

上下方向段数:１段 

装荷部高さ:40 cm 以下 

横方向：無限個 

装荷部の幅:40 cm 以下 

面間距離 :30.5 cm 以上 

長さ方向：無限長さ 

燃料棒トレイ 

燃料棒列数:18 列以下 

トレイ段数:5 段以下 

トレイ上下方向ピッチ:3.0 cm 以上 

最適減速条件下での Keff＋3σ 

 

反射体なし ： 0.764 

（水密度 1.0 g/cm3） 

第二端栓溶接設備 No.1 

燃料棒搬送 No.1-1 部 

第二端栓溶接設備 No.1 

第二端栓溶接 No.1-1 部 

第二端栓溶接設備 No.1 

第二端栓溶接 No.1-2 部 

第二端栓溶接設備 No.1 

燃料棒搬送 No.1-2 部 

・濃縮度 5 wt%以下 

・形状寸法制限 厚さ：9.8 cm 以下 

複数ユニットの評価における中性

子実効増倍率注１ ： 0.8 

燃料棒搬送設備 No.1 

燃料棒移載（１）部 

燃料棒搬送設備 No.1 

被覆管コンベア部 

燃料棒搬送設備 No.1 

除染コンベア部 

燃料棒搬送設備 No.1 

燃料棒トレイ移載部 

・濃縮度 5 wt%以下 

・形状寸法制限 厚さ：9.8 cm 以下 

複数ユニットの評価における中性

子実効増倍率注１ ： 0.8 

燃料棒搬送設備 No.2 燃料棒移

送装置（Ａ） 

― 

・濃縮度 5 wt%以下 

・形状寸法制限 厚さ：9.8 cm 以下 

複数ユニットの評価における中性

子実効増倍率注１ ： 0.8 

燃料棒搬送設備 No.3 燃料棒移

載装置（２） 

― 

・濃縮度 5 wt%以下 

・形状寸法制限 厚さ：9.8 cm 以下 

複数ユニットの評価における中性

子実効増倍率注１ ： 0.8 

ペレット検査台 No.2 

― 

・濃縮度 5 wt%以下 

・形状寸法制限 厚さ：9.8 cm 以下 

複数ユニットの評価における中性

子実効増倍率注１ ： 0.8 

燃料棒搬送設備 No.8 

被覆管コンベア No.8-1 部 

燃料棒搬送設備 No.8 

燃料棒移載 No.8-1 部 

燃料棒搬送設備 No.8 

燃料棒移載 No.8-2 部 

・濃縮度 5 wt%以下 

・形状寸法制限 厚さ：9.8 cm 以下 

複数ユニットの評価における中性

子実効増倍率注１ ： 0.8 

ペレット一時保管台 

― 

・濃縮度 5 wt%以下 

・形状寸法制限 厚さ：9.8 cm 以下 

複数ユニットの評価における中性

子実効増倍率注１ ： 0.8 
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設備・機器名称 

機器名 
核的制限値 中性子実効増倍率 

ペレット検査装置 No.5 

― 

・濃縮度 5 wt%以下 

・形状寸法制限 厚さ：9.8 cm 以下 

複数ユニットの評価における中性

子実効増倍率注１ ： 0.8 

ペレット編成挿入機 No.2-1 

ペレット保管箱搬送部 

ペレット編成挿入機 No.2-1 

ペレット編成挿入部 

・濃縮度 5 wt%以下 

・形状寸法制限 厚さ：9.8 cm 以下 

複数ユニットの評価における中性

子実効増倍率注１ ： 0.8 

燃料棒解体装置 No.2 

― 

・濃縮度 5 wt%以下 

・形状寸法制限 厚さ：9.8 cm 以下 

複数ユニットの評価における中性

子実効増倍率注１ ： 0.8 

計量設備架台 No.9 

― 

・濃縮度 5 wt%以下 

・形状寸法制限 厚さ：9.8 cm 以下 

複数ユニットの評価における中性

子実効増倍率注１ ： 0.8 

計量設備架台 No.10 

― 

・濃縮度 5 wt%以下 

・形状寸法制限 厚さ：9.8 cm 以下 

複数ユニットの評価における中性

子実効増倍率注１ ： 0.8 

燃料棒搬送設備 No.9 

― 

・濃縮度 5 wt%以下 

・形状寸法制限 厚さ：9.8 cm 以下 

複数ユニットの評価における中性

子実効増倍率注１ ： 0.8 

燃料集合体保管ラックＣ型

No.1 

― 

 

・濃縮度 5 wt%以下 

・形状寸法制限（保管用缶配列） 

燃料集合体１体を収納する保管用缶の配列 

列方向及び横方向：無限個 

保管用缶中心間距離：33.5 cm 以上 

上下方向：１個 

・中性子吸収板の吸収効果 

保管用缶 

縦 内寸：24.7 cm 以下 

横 内寸：24.7 cm 以下 

厚さ  ：0.1 cm 以上 

高さ  ：380 cm 以上 

材質：ホウ素入りステンレス鋼 

（ホウ素の含有率 1.0 wt%以上） 

最適減速条件下での Keff＋3σ 

 

水全反射条件 ：0.942 

（水密度 1.0 g/cm3） 

燃料集合体保管ラックＣ型

No.2 

― 

燃料集合体保管ラックＤ型

No.1 

― 

・濃縮度 5 wt%以下 

・形状寸法制限（保管用缶配列） 

燃料集合体１体を収納する保管用缶の配列 

列方向：２列 

横方向：無限個 

保管用缶中心間距離：27.5 cm 以上 

各列に６個に１個の割合で保管用缶を使用不可と

し、使用不可とする位置を１列目と２列目で３個

ずつずらす。 

上下方向：１個 

・中性子吸収板の吸収効果 

保管用缶 

縦 内寸：24.7 cm 以下 

横 内寸：24.7 cm 以下 

厚さ  ：0.1 cm 以上 

高さ  ：380 cm 以上 

材質：ホウ素入りステンレス鋼 

（ホウ素の含有率 1.0 wt%以上） 

最適減速条件下での Keff＋3σ 

 

水全反射条件 ：0.941 

（水密度 1.0 g/cm3） 

注１：加工事業変更許可申請書添５ニ(イ)の第１表で定めた形状寸法制限値を適用する場合には、

複数ユニット評価の中性子実効増倍率を 0.8 以下とする。 
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２．複数ユニットの臨界安全性 

本加工施設を臨界安全上区分された領域ごとに複数ユニットの臨界安全評価を行い、単一ユ

ニット相互間が核的に安全な配置であることを確認する。 

 

本申請に係る複数ユニットの臨界安全の評価対象として、臨界計算コードを用いた領域は第

２－６領域であり、立体角法を用いた領域は第２－４領域である。 

臨界計算コードは KENO V.a コードであり、44群ライブラリと組み合わせて使用した。KENO V.a

コードと 44 群ライブラリの組合せは、(記載 No.2-6)及び(記載 No.2-17)に示したとおり、実験

値との対比をし、信頼度の十分高いことが立証されたものである。また、立体角法は、(記載

No.2-15)に示したとおり、TID-7016 Rev.2 を参考としており、公表された信頼度の十分高い評

価手法である。 

 

臨界計算による複数ユニットの評価結果を表２－１に、臨界計算モデルを図２－１に、立体

角法を用いた評価結果を表２－２に、それぞれ示す。 

第２－６領域は、北側と南側を臨界隔離壁により核的に離隔する。これにより北側の単一ユニッ

トは燃料集合体保管ラックＣ型 No.2 のみとなるため、複数ユニットの評価としては、燃料集合体保

管ラックＣ型 No.1 及び燃料集合体保管ラックＤ型 No.1 からなる南側を対象とする。図２－１に示

す臨界計算モデルは、燃料集合体保管ラックＣ型 No.1 及び燃料集合体保管ラックＤ型 No.1 をモデ

ル化したものである。また、表２－２には、単一ユニットを構成する設備・機器について、次回以

降に申請する設備・機器及び第 1次設工認において申請済みの設備・機器を含めて示している。 

臨界計算コードによる計算結果は十分に未臨界（Keff+3σが 0.95 以下）であり、立体角法に

よる評価結果はいずれのユニットも許容立体角を下回ることが分かる。 

 

以上により、本加工施設の設備・機器が核的に安全な配置であることを確認した。 
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１．地震に対する安全設計 

１．１ 基本的な考え方 

安全機能を有する施設は、地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能の喪失に起因

する放射線の公衆への影響の程度に応じて耐震重要度分類に分類し、自重及び通常時の荷重

等に加え、耐震重要度分類に応じて算定する地震力が作用した場合においても十分に耐える

ことができる設計とする。 

 

１．２ 耐震重要度分類 

安全機能を有する施設は、以下に示す第１類、第２類及び第３類の耐震重要度分類に分類

する。なお、本加工施設においては、安全機能の喪失を仮定した場合に公衆又は放射線業務

従事者に過度の被ばくを及ぼすおそれのある施設はなく、耐震重要施設あるいはＳクラスの

設備・機器及び建物はない。 

 

(1) 第１類 

ウラン粉末を取り扱う設備・機器及びウラン粉末を閉じ込めるための設備・機器並びに

臨界安全上の核的制限値を有する設備・機器及びその制限値を維持するための設備・機器

であって、その機能を失うことによる影響の大きい設備・機器をいう。なお、これらの設

備・機器を収納する建物・構築物を含む。 

・最小臨界質量以上のウランを取り扱う設備・機器 

・最小臨界質量未満のウランを取り扱う設備・機器であっても、変形、破損等により最

小臨界質量以上のウランが集合する可能性のある設備・機器 

 

(2) 第２類 

ウラン粉末を取り扱う設備・機器及びウラン粉末を閉じ込めるための設備・機器並びに

臨界安全上の核的制限値を有する設備・機器及びその制限値を維持するための設備・機器

であり、最小臨界質量未満のウランを取り扱う設備・機器及びその制限値を維持するため

の設備・機器であって、その機能を失うことによる影響が小さいもの及び熱的制限値を有

する設備・機器の他、非常用電源設備、放射線管理施設等であって、その機能を失うこと

によりウラン加工施設の安全性が著しく損なわれるおそれがあるものをいう。なお、これ

らの設備・機器を収納する建物・構築物を含む。 

 

(3) 第３類 

第１類に属する施設及び第２類に属する施設以外の一般産業施設と同等の安全性が要求

される施設をいう。 

 

なお、上位の分類に属するものは、下位の分類に属するものの破損によって波及的破損が

生じないようにする。上位の分類の建物・構造物と構造的に一体に設計することが必要な場

合には、上位分類の設計法による。 
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２．建物・構築物の耐震設計方針 

２．１ 建物・構築物の耐震設計方針 

安全機能を有する施設（建物・構築物）は、以下の方針に基づき耐震設計を行うことで、

地震力が作用した場合においても十分に耐えることができる設計とする。 

・建物・構築物については、常時作用している荷重と静的地震力を組み合わせ、その結果

発生する応力に対して、建築基準法等適切と認められる規格及び基準による許容応力度

を許容限界とする。（一次設計） 

・建物・構築物の耐震設計法については、各耐震重要度分類とも原則として静的設計法を

基本とし、かつ建築基準法等関連法令によるものとする。 

・上位の耐震重要度分類に属するものは、下位の耐震重要度分類に属するものの破損によ

って波及的破損が生じない設計とする。 

・上位の耐震重要度分類の建物・構築物と構造的に一体に設計することが必要な場合には、

上位の耐震重要度分類の設計法によるものとする。 

・静的地震力は、建築基準法施行令第 88 条に規定する地震層せん断力係数 Ci に、当該部

分が支える重量を乗じ、更に耐震重要度分類に応じた割り増し係数を乗じて算定する。

ここで、地震層せん断力係数 Ci は、標準せん断力係数 Co、建物・構築物の振動特性、地

盤の種類等を考慮して求められる値とする。 

・保有水平耐力の算定においては、建築基準法施行令第 82 条の 3に規定する構造計算によ

り安全性を確認する。また、必要保有水平耐力については、同条第 2 号に規定する式で

計算した数値に、耐震重要度分類に応じた割り増し係数を乗じた値とする。（二次設計） 

・耐震重要度分類に応じた割り増し係数は以下のとおりとする。 

 第１類 1.5 以上 

 第２類 1.25 以上 

 第３類 1.0 以上 

・ウラン粉末を取り扱う建物及び貯蔵施設の建物は、耐震重要度分類を第１類とすること

に加え、更なる安全性余裕を確保し放射線被ばくのおそれを低減するため、Ｓクラスに

求められる程度の静的地震力（1 G 程度）に対して、建物の過度の変形・損傷を防止し、

終局に至らない設計とする。 

 

(1) 設計方法 

1) 一次設計 

建物・構築物は各重要度分類ともに一次設計を行う。一次設計では、建築基準法施行

令第 88 条に規定する標準せん断力係数 Co を 0.2 として、地震地域係数 Z（大阪府の場

合 1.0）、建物・構築物の振動特性に応じて地震層せん断力の高さ方向の分布を表す Ai、

建物・構築物の振動特性と地盤の種類を考慮して算出する Rt から求めた地震層せん断力

係数 Ci に、当該建物・構築物の部分が支える重量を乗じ、さらに下記に示す耐震重要度

に応じた割り増し係数を乗じて静的地震力を算定し、常時作用している荷重と静的地震

力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、建築基準法等適切と認められる規格

及び基準による許容応力度を許容限界とする。 
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2) 二次設計 

建物は各耐震重要度分類ともに二次設計として、建築基準法施行令第 82 条の 3に規定

する保有水平耐力の確認を行う。この際、標準せん断力係数 Co は 1.0 として、建物の減

衰性及び変形能力による地震エネルギー吸収能力に応じて定める構造特性係数 Ds と剛

性率・偏心率に応じて定める形状特性係数Fesを乗じて求める必要保有水平耐力Qunに、

耐震重要度分類に応じた割り増し係数を乗じた値に対し、建物の保有水平耐力 Qu が上回

る設計とする。 

 

3) 更なる耐震性余裕の確保 

ウラン粉末を取り扱う建物及び貯蔵施設の建物は、耐震重要度分類を第１類とした、

上記の一次設計、二次設計を実施することに加え、更なる安全性余裕を確保し放射線被

ばくのおそれを低減するため、Ｓクラスに求められる程度の静的地震力（1 G 程度）に対

して、建物の過度の変形・損傷を防止し、終局に至らない設計とする。 

 

２．２ 本申請における加工施設（建物・構築物）の耐震重要度分類 

 本申請における建物、構築物、設備・機器の耐震重要度分類を下表に示す。 

 

表１－１ 今回申請する建物 

建物 

（主要構造、階数） 

耐震重要度 

分類 
主な施設の種類 ウランの形態 

第２加工棟 

（鉄骨鉄筋コンクリート造、一部

鉄骨造４階建て（一部、中２階付

き）） 

第１類 

成形施設、被覆施設、組立施設、

核燃料物質の貯蔵施設、放射性廃

棄物の廃棄施設（気体、液体）、分

析、試験開発設備 

粉末、ペレット、燃料

棒、燃料集合体 

第５廃棄物貯蔵棟(1) 

（鉄筋コンクリート造平屋建て） 
第３類 放射性廃棄物の廃棄施設（液体） 放射性廃棄物（液体） 

(1)：第５廃棄物貯蔵棟は耐震重要度分類第３類であるため、耐震計算書の添付は省略し、耐震性に関する計

算の基本方針を示す。 

 

表１－２ 今回申請する構築物 

構築物 耐震重要度分類 設置場所 

なし － － 

 

 

２．３ 一次設計における荷重の組合せと許容限界 

建物・構築物の一次設計では、建物・構築物に常時作用する荷重（以下「長期荷重」とい

う。）が作用した場合並びに長期荷重に加えて耐震重要度分類に応じて算定する静的地震力

（以下「一次地震力」という。）が作用した場合に、構造耐力上主要な部分に生ずる応力度を

求め、当該応力度が同施行令第 89 条から第 94 条、並びに日本建築学会「鋼構造許容応力度

設計規準」、「鉄筋コンクリート構造計算規準」等に準じて定める長期及び短期の許容応力度

を超えていないことを確認する。長期及び短期の荷重の組み合わせを表１－３に示す。 
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表１－３ 長期及び短期の荷重の組み合わせ 

力の種類 
荷重及び外力について

想定する状態 
一般の場合 許容限界 

長期に生ずる力 常時 Ｇ＋Ｐ 長期許容応力度 

短期に生ずる力 地震時 Ｇ＋Ｐ＋I・Ｋ 短期許容応力度 

 

 表１－３において、Ｇ、Ｐ及びＫは、それぞれ次の外力を表すものとする。 

Ｇ 第 84 条に規定する固定荷重によって生ずる力 

Ｐ 第 85 条に規定する積載荷重によって生ずる力 

Ｋ 第 88 八条に規定する地震力によって生ずる力 

Ｉ 加工施設の耐震重要度分類に応じた割り増し係数 

第１類 1.5 以上 

第２類 1.25 以上 

第３類 1.0 以上 

 

一次設計に用いる静的な一次地震力Ｋは、建築基準法施行令第 88 条の規定により、標準せ

ん断力係数 Co を 0.2 とし、地震地域係数 Z（大阪府の場合 1.0）、建物・構築物の振動特性に

応じて地震層せん断力の高さ方向の分布を表す Ai、建物・構築物の振動特性と地盤の種類を

考慮して算出する Rt から求めた地震層せん断力係数 Ci に、当該建物・構築物の部分が支え

る重量を乗じ、さらに耐震重要度分類に応じた割り増し係数（1.0）を乗じて算定する。 

Qi＝Ci×Wi 

Ci＝Z×Rt×Ai×Co 

ここで、 

Qi：ｉ階の地震層せん断力 

Ci：ｉ階の地震層せん断力係数 

Wi：ｉ階以上の階の建物重量 

Z ：地震地域係数 

  昭和 55 年建設省告示第 1793 号第 1に定められる数値で、大阪府の場合 1.0 

Rt：振動特性係数 

  昭和 55 年建設省告示第 1793 号第 2 に定められる数値で、保守的に最大値の 1.0 と

する。 

Ai：ｉ階の地震層せん断力係数の分布係数 

  昭和 55 年建設省告示第 1793 号第 3に定められる数値で平屋建ての場合 1.0 

Co：標準せん断力係数 

  建築基準法施行令第 88 条第 2項の規定に基づき 0.2 以上とする。 
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２．４ 支持地盤の選択と基礎設計 

加工施設の建物・構築物は、設置する地盤の特性に応じた基礎構造とし、自重及び通常時

に作用する荷重に加えて、耐震重要度分類に応じて算定する地震力が作用した場合おいても、

接地圧が地盤の許容応力度を超えない設計とする。 

直接基礎の場合は、必要に応じて地盤改良等を行い、Ｎ値 10 以上（小規模の建物は、平板

載荷試験により直接地盤の許容応力度を求める場合がある）の地盤に直接支持させ、杭基礎

の場合はＮ値 30 以上の地盤に支持させる設計とする。 

建物の基礎形式と支持層の深さの組み合わせについては、建物に常時作用する荷重（建物

自重、収容する設備・機器の重量など）が作用した場合（長期荷重時）、及び、常時作用する

荷重に加えて耐震重要度分類に応じて算出する地震力が作用した場合（短期荷重時）に、建

物が地盤に及ぼす荷重から長期及び短期の接地圧を求め、それぞれ平成 13 年国土交通省告示

第 1113 号（最終改正 平成 19 年第 1232 号）から求まる長期及び短期の地盤の許容応力度を

超えることがない組合せを選択する。 

 

２．５ 二次設計 

建物については二次設計として、建築基準法施行令第 82 条の 3に規定する保有水平耐力の

確認を行う。この際、建築基準法施行令第 88 条の規定により標準せん断力係数 Co は 1.0 と

して、建物の減衰性及び変形能力による地震エネルギー吸収能力に応じて定める構造特性係

数 Ds と剛性率・偏心率に応じて定める形状特性係数 Fes を乗じて求める Qun に、耐震重要度

に応じた割り増し係数を乗じた値に対し、建物の Qu が上回る設計とする。また、第１加工棟

は建築基準法の旧耐震設計法で設計された建物であるため、仮定した構造特性係数 Ds の保守

性を確認するために耐震診断定を行う。 

 

 Qu≧I・Qun 

ここで、 

Qu：保有水平耐力 

 I：耐震重要度分類に応じた割り増し係数 

第１類 1.5 以上、第２類 1.25 以上、第３類 1.0 以上 

Qun：必要保有水平耐力 

Ｉ・Qun：許容限界 

 

必要保有水平耐力 Qun は下式により算出する。 

Qun＝Ds×Fes×Qud＝Ds×Fes×Z×Rt×Ai×Co×Wi 

ここで、 

Qun：必要保有水平耐力 

Ds：建物の減衰性及び変形能力による地震エネルギー吸収能力に応じて定める構造特性

係数 

Fes：剛性率・偏心率に応じて定める形状特性係数 

Qud：地震力によって各階に生ずる地震力で、Co=1.0 とした場合の地震層せん断力 
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Qud＝Z×Rt×Ai×Co(=1.0)×Wi 

Wi：ｉ階以上の階の建物重量 

Z ：地震地域係数 

  昭和 55 年建設省告示第 1793 号第 1に定められる数値で、大阪府の場合 1.0 

Rt：振動特性係数 

  昭和 55 年建設省告示第 1793 号第 2に定められる数値で、保守的に最大値の 1.0 と

する 

Ai：ｉ階の地震層せん断力係数の分布係数 

  昭和 55 年建設省告示第 1793 号第 3に定められる数値で平屋建ての場合 1.0 

Co：標準せん断力係数 

  建築基準法施行令第 88 条第 3項の規定に基づき 1.0 
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２．６ 建物・構築物の設計フロー 

建物・構築物の設計フローを図１－１に示す。 

 
新設建物・構築物 

既存建物・構築物 

新耐震設計によるもの 旧耐震設計によるもの 

一
次
設
計 

   

図１－１ 建物・構築物の設計フロー（1/2） 

  

地盤情報の収集 
（既存ボーリングデータ、

追加調査など） 

建物の概要決定 
・鉄骨、鉄筋コンクリート、 

 鉄骨鉄筋コンクリート 
・平屋建て、複層階 
・建物自重、積載荷重の想定 

基礎形式の検討 
・直接基礎（独立、べた） 
・杭基礎（杭種、工法） 

耐震重要度分類の決定 
荷重及び荷重の組合せの

整理 

上部構造の想定断面の決

定 

許容限界＞解析結果 

上部構造からの反力をもと

に基礎構造の設計 

地盤の許容応力度＞接地圧 

耐震重要度分類の確認 
荷重及び荷重の組合せの整理 

NO 

建設当時の設計資料及び 
現物確認（プラントウォークダウン） 
再解析のための解析モデルの作成 

NO 

上部構造、基礎構造の評価 
（補強の要否確認） 

二次設計へ 
補強方法の検討 

解析 

上部構造：許容限界＞解析結果 
基礎構造：地盤の許容応力度＞接地圧 

補強不要 

補強要 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 
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新設建物 

既存建物 

新耐震設計によるもの 旧耐震設計によるもの 

二
次
設
計 

   

更
な
る
安
全
性
余
裕
の
確
保 

   

(1) 旧耐震建物の場合、仮定した Ds の妥当性確認は耐震診断で確認する 

(2) Qu＞I・Qun が満たせない場合は、「上部構造の想定断面図の決定」（新設建物）、一次設計の「補強方法の検討」

（既存建物）に戻る。場合によっては、二次設計を満足する補強を決定後、一次設計の見直しを行う場合もある。 

  

図１－１ 建物・構築物の設計フロー（2/2） 

 

  

建築基準法施行令第 82 条

の 3に基づき必要保有水平

耐力 Qun を算出 

一次設計のモデルから保

有水平耐力 Qu を算出 

Qu＞I・Qun(2) 

ここで、 
I：耐震重要度分類に応じ

た割り増し係数 

一次設計のモデルから保

有水平耐力 Qu を算出 

建築基準法施行令第 82 条

の 3に基づき必要保有水平

耐力 Qun を算出 

Qu＞I・Qun(2) 

ここで、 
I：耐震重要度分類に応じ

た割り増し係数 

構造種別に応じて新耐震

設計法でもっとも厳しい

Ds(1)を採用して必要保有水

平耐力 Qun を算出 

設計完了 
設計完了 

ウラン粉末を取り扱う建物 
及び貯蔵施設の建物 

Qu＞4.2Ci かつ保有耐力時

の層間変形角を 1/200 以下

として閉じ込め機能を喪

失を防止する。 

設計完了 

ウラン粉末を取り扱う建物 
及び貯蔵施設の建物 

Qu＞4.2Ci かつ保有耐力時

の層間変形角を 1/200 以下

として閉じ込め機能を喪

失を防止する。 

設計完了 



 

997 

３．第５廃棄物貯蔵棟の耐震性に関する計算の基本方針 

(1) 第５廃棄物貯蔵棟建築概要 

第５廃棄物貯蔵棟は既存第２廃棄物貯蔵棟（液体廃棄物の廃棄施設）の代替施設として新

設する。第５廃棄物貯蔵棟の建設予定場所の地盤は、地表近くは造成に伴う人工盛土と沖積

層が堆積しており、その下に安定な洪積層である大阪層群が存在している。第５廃棄物貯蔵

棟の基礎構造は、安定な洪積層である大阪層群（Ｎ値 30 以上）に達する杭で支持させる杭

基礎形式とする。 

 

(2) 設計方針 

第５廃棄物貯蔵棟は事業変更許可申請に記載のとおり、耐震重要度分類第３類の建物とし

て「２．建物・構築物の耐震設計方針」に示す耐震設計を行う。解析コードは、株式会社 

日建設計の Building 3D を使用し、一次設計、二次設計を一貫計算で行う。 

 

(3) 耐震計算モデルの考え方 

東西方向、南北方向ともに耐震壁付きラーメン構造とし、３次元モデルで解析を行った。

耐震壁については適切に疑似モデル化を行った。 

 

(4) 使用する解析コード 

使用する解析コードは株式会社日建設計の一貫計算プログラム Building 3D とし、3次

元モデルによるマトリクス変位法（剛性マトリクス計算により、外力が作用した場合の

各節点の変位を求め、変位量から部材に生じる応力を計算する方法）により応力解析を

行い、部材に生じる応力が算出された後、断面検定（長期及び短期に生じる応力度がそ

れぞれ長期及び短期の許容応力度を超えていないことの検証）及び二次設計としての保

有水平耐力の確認までを一貫で行う。 

なお、Buildhing 3D は国土交通大臣認定の一貫計算プログラムの後継プログラムであ

り、その使用にあたっては、簡易モデルの理論解及び異なる構造解析プログラム間にお

ける解析結果の比較検証を行い、妥当性を確認している。地盤の許容応力度評価に関し

ては、手計算で実施する。 

 

部位 一次設計 二次設計 

基礎、地上部分 Building 3D※１ 

杭・地盤 手計算 － 

※１：株式会社日建設計の一貫計算プログラム。Building 3D の使用にあたっては、簡易モデ

ルの理論解及び異なる構造解析プログラムとの解析結果が整合していることを確認し

て使用。 
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(5) 準拠する規格、規準類 

・建築基準法及び関係法令 

・（一社）日本建築学会各規準・指針類 

 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 

   建築基礎構造設計指針 

   鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説 

 

(6) 一次設計と評価結果 

建物・構築物に長期荷重（常時作用する荷重）が作用した場合並びに短期荷重（常時作用

する荷重に加えて耐震重要度分類に応じて算定する静的地震力）が作用した場合に、構造耐

力上主要な部分に生ずる応力度を求め、当該応力度が同施行令第 89 条から第 94 条、並びに

日本建築学会「鉄筋コンクリート構造計算規準」に準じて定める長期及び短期の許容応力度

を超えないことを確認した。 

杭、地盤については、上記の計算による支点反力を外力とし、杭体が損傷しないこと、杭

の接地圧が地盤の許容応力度を超えないことを確認した。 

  

(7) 二次設計と評価結果 

建築基準法施行令第 82 条の 3に規定する保有水平耐力の確認を行った。 

必要保有水平耐力の計算は、建築基準法施行令第 88 条の規定により標準せん断力係数 Co

は 1.0 とし、構造特性係数 Ds、剛性率・偏心率に応じて定める形状特性係数 Fes を乗じて算

出。必要保有水平耐力に、耐震重要度に応じた割り増し係数を乗じた値に対し、建物の保有

水平耐力が上回ることを確認した。 

 

(8)補足 

  1)．第５加工棟の建築確認等の状況と審査内容 

第５廃棄物貯蔵棟については建築基準法に基づく建築確認、消防法に基づく危険物特定屋

内貯蔵所設置許可申請を経て建設する。 

第５廃棄物貯蔵棟の建築確認における耐震に関する審査状況を表４－１に示す。また、消

防法に基づく危険物特定屋内貯蔵所設置許可申請については、令和 2年 5月 18 日に許可を受

けている。 

 

表４－１ 第５廃棄物貯蔵棟 建築確認における耐震に関する審査事項 

建物名称 建築確認 

耐震に関する審査内容 

一次設計 

二次設計 

長期 

短期 

（長期＋一次設計

地震力） 

第５廃棄物

貯蔵棟 

令和 2年 3月 8日 

確認済（１） 
×(２) 

（凡例）〇：審査対象、×：審査対象外、△：一部審査対象：－：不要 

(1) 確認済証を受領後、鋼管杭に関する設計変更を行ったが、建築基準法第２０条第１項第４号に該当する小

規模な構築物であり、建築確認の変更は不要であるとの行政の判断を確認している。 
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付属書類３ 地震による損傷の防止（設備・機器の耐震性）に関する説明書 
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１.設備・機器の耐震性 

 １．１ 概要 

 １．２ 設備・機器の重要度分類 

  （１）第１類 

  （２）第２類 

  （３）第３類 

 １．３ 設備・機器の耐震評価方法 

  （１）方針 

  （２）耐震設計評価方法 

  （３）設備・機器の部材強度評価方法 

  （４）設備・機器の据付部強度評価方法 

  （５）固有振動数の評価方法 

 

２．今回の申請に係る設備・機器の耐震性 

 ２．１ 設備・機器の重要度分類 

  （１）第１類 

  （２）第２類 

  （３）第３類 

 ２．２ 設備・機器の耐震評価結果 

 

 

（別添１） 各種合成構造設計指針・同解説に基づくアンカーボルトの許容引抜荷重及び許容せん

断荷重 
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１．設備・機器の耐震性 

 １．１ 概要 

安全機能を有する施設は、地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能の喪失に起因

する放射線の公衆への影響の程度に応じて耐震重要度分類に分類し、自重及び通常時の荷重

等に加え、耐震重要度分類に応じて算定する地震力が作用した場合においても十分に耐える

ことができる設計とする。 

 

 １．２ 設備・機器の重要度分類 

安全機能を有する施設は、以下に示す第１類、第２類及び第３類の耐震重要度分類に分類す

る。なお、本加工施設においては、安全機能の喪失を仮定した場合に公衆又は放射線業務従事

者に過度の被ばくを及ぼすおそれのある施設はなく、耐震重要施設あるいは Sクラスの設備・

機器及び建物はない。 

 

  （１）第１類 

ウラン粉末を取り扱う設備・機器及びウラン粉末を閉じ込めるための設備・機器並びに臨

界安全上の核的制限値を有する設備・機器及びその制限値を維持するための設備・機器であ

って、その機能を失うことによる影響の大きい設備・機器をいう。なお、これらの設備・機

器を収納する建物・構築物を含む。 

・最小臨界質量以上のウランを取り扱う設備・機器 

・最小臨界質量未満のウランを取り扱う設備・機器であっても、変形、破損等により最小

臨界質量以上のウランが集合する可能性のある設備・機器 

 

  （２）第２類 

ウラン粉末を取り扱う設備・機器及びウラン粉末を閉じ込めるための設備・機器並びに臨

界安全上の核的制限値を有する設備・機器及びその制限値を維持するための設備・機器であ

り、最小臨界質量未満のウランを取り扱う設備・機器及びその制限値を維持するための設

備・機器であって、その機能を失うことによる影響が小さいもの及び熱的制限値を有する設

備・機器の他、非常用電源設備、放射線管理施設等であって、その機能を失うことによりウ

ラン加工施設の安全性が著しく損なわれるおそれがあるものをいう。なお、これらの設備・

機器を収納する建物・構築物を含む。 

 

  （３）第３類 

第１類に属する施設及び第２類に属する施設以外の一般産業施設と同等の安全性が要求

される施設をいう。 

 

なお、上位の分類に属するものは、下位の分類に属するものの破損によって波及的破損が

生じないようにする。上位の分類の設備・機器と構造的に一体に設計することが必要な場合

には、上位分類の設計法による。 
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 １．３ 設備・機器の耐震評価方法 

  （１）方針 

設備・機器の耐震設計法は基本的に静的設計法とし、耐震重要度分類に応じた割り増し係

数を考慮した設計とする。また、一次固有振動数が 20 Hz 以上となる設備・機器（以下「剛

構造の設備・機器」という。）と 20 Hz 未満で剛構造とならない設備・機器（以下「柔構造

の設備・機器」という。）に分類して設計を行う。 

 

  （２）耐震設計評価方法 

① 剛構造の設備・機器 

・一次地震力 

剛構造の設備・機器は、各重要度分類ともに一次設計を行う。一次地震力は Co を 0.2

として求めた当該設備・機器の設置階の地震層せん断力係数 Ci に、当該設備・機器の

重量を乗じ、さらに耐震重要度に応じた割り増し係数を乗じたものを 20％増しして求

める。常時作用している荷重と一次地震力とを組み合わせ、その結果発生する応力に対

して、設備・機器の主架構が弾性範囲にとどまる設計とする。一次設計に用いる水平地

震力を表１（１）に示す。 

・二次地震力 

剛構造の設備・機器のうち、耐震重要度分類第１類の設備・機器は二次設計を行う。

二次地震力は、一次地震力に 1.5 を乗じたものとし、常時作用している荷重と二次地震

力とを組み合わせ、その結果発生する応力に対して、設備・機器の相当部分が降伏し、

塑性変形する場合でも過大な変形、亀裂、破損等が生じ、その施設の安全機能に重大な

影響を及ぼすことがない設計とする。二次設計に用いる水平地震力を表１（２）に示す。 

・設計用水平震度 

耐震重要度分類第１類の設備・機器の設計では、更なる安全裕度の確保として、水平

震度 1.0 に対しても弾性範囲にとどまる設計とする。このことにより、上記の一次地震

力及び二次地震力を用いた設計は包絡される。 

以上をまとめ、剛構造の設備・機器における設計用水平震度を表２に示す。 

 

② 柔構造の設備・機器 

柔構造の設備・機器は、（一財）日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針 2014

年版」の局部震度法（表３）における水平震度を用いた地震力を算出し、常時作用する

荷重と局部震度法による地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して弾性範

囲にとどまる設計とする。 
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表１（１） 剛構造の一次設計における一次地震力 

建物 
重要度 
分類 

設置階 Ai 
地震層せん断力 
係数 Ci 

（Ai×0.2） 
割り増し係数 一次地震力 

第２加工棟 

第１類 

4 階 1.559 0.32 

1.5×1.2 
＝1.8 

0.58 

3 階 1.265 0.26 0.47 

2 階 1.000 0.20 0.36 

1 階 1.000 0.20 0.36 

第２類 

4 階 1.559 0.32 

1.25×1.2 
＝1.5 

0.48 

3 階 1.265 0.26 0.39 

2 階 1.000 0.20 0.30 

1 階 1.000 0.20 0.30 

第３類 

4 階 1.559 0.32 

1.0×1.2 
＝1.2 

0.39 

3 階 1.265 0.26 0.32 

2 階 1.000 0.20 0.24 

1 階 1.000 0.20 0.24 

第５廃棄物 
貯蔵棟 

 
第３類 
 

1 階 1.000 0.20 
1.0×1.2 
＝1.2 

0.24 

Ai：昭和 55 年建設省告示第 1793 号により算出する建物・構造物の振動特性に応じて地

震層せん断力の高さ方向の分布係数 

 

 

表１（２） 剛構造の二次設計における二次地震力（第１類のみ） 

建物 設置階 Ai 
地震層せん断力 
係数 Ci 

（Ai×0.2） 

割り増し係数 
（一次） 

割り増し係数 
（二次） 

二次地震力 

第２加工棟 

4 階 1.559 0.32 

1.5×1.2 
＝1.8 

×1.5 

0.87 

3 階 1.265 0.26 0.71 

2 階 1.000 0.20 0.54 

1 階 1.000 0.20 0.54 

 

 

表２ 剛構造の設備・機器における設計用水平震度 

建物 設置階 
設計用水平震度 

耐震重要度分類 
第１類 

耐震重要度分類 
第２類 

耐震重要度分類 
第３類 

第２加工棟 

4階 1.0 0.48 0.39 

3階 1.0 0.39 0.32 

2階 1.0 0.30 0.24 

1階 1.0 0.30 0.24 

第５廃棄物 
貯蔵棟 

1階 － － 0.24 
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表３ 局部震度法における設計用水平震度 

建物 設置階 
設計用水平震度 

耐震重要度分類 
第１類※1 

耐震重要度分類 
第２類※1 

耐震重要度分類 
第３類※1 

第２加工棟 

4階 2.0 1.5 1.0 

3階 1.5 1.0 0.6 

2階 1.5 1.0 0.6 

1階 1.0 0.6 0.4 

第５廃棄物 
貯蔵棟 

1階 － － 0.4 

※1：「局部震度法における耐震クラス」と「耐震重要度分類」の対比を以下のとおりとし

て記載。 

耐震クラスＳ＝耐震重要度分類第１類 

耐震クラスＡ＝耐震重要度分類第２類 

耐震クラスＢ＝耐震重要度分類第３類 
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  （３）設備・機器の部材強度評価方法 

設備・機器の部材の強度評価は、株式会社構造システム製の構造解析プログラム「ＦＡＰ

－３」バージョン５（以下「ＦＡＰ－３」という。）を使用し、組合せ応力（引張／圧縮＋

曲げ、垂直＋せん断）が許容限界以内であることを確認する。ＦＡＰ－３の使用にあたって

は簡易モデルの理論解および異なる構造解析プログラムとＦＡＰ－３の解析結果が整合し

ていることを確認した。設備・機器の部材強度評価フローの概要を図１に示す。 

なお、レール等の一部の設備の評価は、ＦＡＰ－３を使用せず、構造計算式にて実施する。

構造計算式による評価方法は、設備・機器の個別の耐震計算書に記載する。 

上記の組合せ応力が許容限界以内であることの確認は、鋼構造設計規準 2005 年版に基づ

く下式の応力設計比を検定比として評価を行う。 

 

① 組合せ応力（引張／圧縮＋曲げ）の応力設計比（Ｒ１） 

（軸力が引張の場合） 

Ｒ１ ൌ
σｔσｂ

ｆｔ
ൌ

|Ｆｘ|

Ａ・ｆｔ


|Ｍｙ|

Ｚｙ・ｆｔ


|Ｍｚ|

Ｚｚ・ｆｔ
 

（軸力が圧縮の場合） 

Ｒ１ ൌ
σｃ

ｆｃ

σｂ

ｆｂ
ൌ

|Ｆｘ|

Ａ・ｆｃ


|Ｍｙ|

Ｚｙ・ｆｂ


|Ｍｚ|

Ｚｚ・ｆｂ
 

ここで、 

σt：引張応力 

σb：曲げ応力 

σc：圧縮応力 

ｆt：引張に対する許容応力度 

ｆb：曲げに対する許容応力度 

ｆc：圧縮に対する許容応力度 

Ｆx：部材に作用する軸力（正の値：引張、負の値：圧縮） 

Ａ ：部材の断面積 

Ｍｙ, Ｍｚ：部材のＹ軸＊（Ｚ軸＊）まわりに作用する曲げモーメント 

Ｚｙ, Ｚｚ：部材のＹ軸＊（Ｚ軸＊）における断面係数 

＊各部材の部材軸（部材長手方向をＸ軸とする） 

である。 

 

② 組合せ応力（垂直＋せん断）の応力設計比（Ｒ２） 

Ｒ２ ൌ
σm

ｆｔ
 

ここで、 

σm：組合せ応力＝ඨ൬
|Ｆｘ|

Ａ
 |Ｍｙ|

Ｚｙ
 |Ｍｚ|

Ｚｚ
൰
２

３τ
２
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τ：せん断応力＝ඨ൬
Ｑｙ

Ａｙ
൰
ଶ

 ൬
Ｑｚ

Ａｚ
൰
ଶ


Ｍｘ

Ｚｐ
 

Ｑｙ, Ｑｚ：部材に作用するＹ軸＊（Ｚ軸＊）方向せん断力 

Ａｙ, Ａｚ：部材におけるＹ軸＊（Ｚ軸＊）方向有効せん断用断面積 

Ｍｘ：部材に作用するねじりモーメント 

Ｚｐ：部材におけるねじり断面係数 

＊各部材の部材軸（部材長手方向をＸ軸とする） 

である。 

 

耐震計算で使用する材料定数は、鋼構造設計規準 2005 年版をもとに表４のとおり設定す

る。鋼材以外の材料の場合は、個別に定める。部材の許容限界は、建築基準法施行令第 90

条、建設省告示第 2464 号「鋼材等及び溶接部の許容応力度並びに材料強度の基準強度を定

める件」及び建設省告示第 1024 号「特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件」で

定まる値を用いる。鋼材の場合、Ｆ値として SS400 の厚さ 40 mm 以下のもの（235 N/mm2）

を用い、長期荷重時及び短期荷重時について表５のとおり設定する。鋼材以外の材料の場合、

及び、鋼材であっても SS400 と異なるＦ値を用いる場合は、個別に定める。 
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表４ 材料定数 

材料 
ヤング率 

N/mm2 

せん断弾性係数 

N/mm2 

鋼・鋳鋼・鍛鋼 205000 79000 

 

表５ 部材の許容限界 

長

期

荷

重 

時 

長期許容引張応力度 

ft（N/mm2） 

ft ＝ Ｆ/1.5 （SS400 の場合、Ｆ＝235 N/mm2） 

長期許容曲げ応力度 

fb（N/mm2） 

lb：圧縮フランジの支点間距離 

ｈ：はりせい 

Af：圧縮フランジの断面積 

fb ＝ 89000/（lb・ｈ/Af） 

長期許容圧縮応力度 

fc（N/mm2） 

Ｌ：最大長さ 

ｋ：座屈係数 

ｉ：断面二次半径 

λ：圧縮材の細長比 ＝ L･k/i 

Λ：限界細長比 

ν：安全率 ＝ 3/2+2/3(λ/Λ)2 

λ≦Λのとき fc ＝ (1-0.4(λ/Λ)2)Ｆ/ν 

λ＞Λのとき fc ＝0.277Ｆ/(λ/Λ)2 

短

期

荷

重

時 

短期許容引張応力度 

sft（N/mm2） 

長期荷重 ft の 1.5 倍とする 

sft ＝ 1.5ft 

短期許容曲げ応力度 

sfb（N/mm2） 

長期荷重 fb の 1.5 倍とする 

sfb ＝ 1.5fb 

短期許容圧縮応力度 

sfc（N/mm2） 

長期荷重 fc の 1.5 倍とする 

sfc ＝ 1.5fc 
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図１ 設備・機器の部材強度評価フロー 

 

  

許容限界未満 

許容限界以上 

設備・機器の耐震設計 

解析モデルの設定 

一次固有振動数の算出 

設計用地震力の設定 

許容限界の設定 

荷重及び荷重の組合せの設定 

応力解析 

応力評価 

終了 

開始 
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  （４）設備・機器の据付部強度評価方法 

設備・機器の据付部の強度評価は、ＦＡＰ－３を使用し、支点拘束位置での支点反力が許

容限界以内であることを確認する。 

据付部の強度が許容限界以内であることの確認は、支点反力から引張荷重およびせん断

荷重の評価を行い、据付部の許容限界荷重との比を検定比として評価を行う。アンカーボル

トの許容限界荷重は、鋼材としてのボルトの断面耐力により求まる許容引張荷重及び許容

せん断荷重又はコンクリートに対する許容引抜荷重及び許容せん断荷重のうちそれぞれ低

い方を適用する。設備に取り付けられているボルト（以下取付ボルト）や床に据え付けられ

ているボルト（以下据付ボルト）のように、コンクリートの許容引抜荷重を適用しないボル

トの許容限界荷重は、鋼材としてのボルトの断面耐力により求まる許容引張荷重を適用す

る。ボルトの断面耐力については、表６に示す鋼構造設計規準 2005 年版に基づく値を適用

する。ここで、鋼材の場合、Ｆ値として SS400 の厚さ 40 mm 以下のもの（235 N/mm2）を用

いる。鋼材以外の材料の場合、及び、鋼材であっても SS400 と異なるＦ値を用いる場合は、

個別に定める。 

また、アンカーボルトの許容引抜荷重及び許容せん断荷重について建築設備耐震設計・施

工指針 2014 年版の値を適用する。建築設備耐震設計・施工指針を適用できないアンカーボ

ルトについては、各種合成構造設計指針・同解説に従い、許容限界を設定する。その手法に

ついては別添１に示す。 

なお、レール等の一部の設備の評価は、ＦＡＰ－３を使用せず、構造計算式にて引張荷

重およびせん断荷重の評価を実施する。構造計算式による評価方法は、設備・機器の個別

の耐震計算書に記載する。 
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表６ ボルトの許容限界 

長

期

荷

重

時 

長期許容引張荷重 

f3（N） 

「建築基準法施行令第 90 条」又は「鋼構造設計規準 2005

年版」に基づき長期許容引張応力度（ft）は、次式になる。 

 Ｆ：ボルトの基準強度Ｆ値（N/mm2） 

   （SS400 の場合、Ｆ＝235 N/mm2） 

長期 ft ＝ F/1.5 

「鋼構造設計規準 2005 年版」より、ねじ部断面を軸断面

の 75％と評価し、長期許容引張荷重は下記値となる。 

f3＝ft×ボルトねじ部断面積 

＝F/1.5×0.75×(π/4)×D2（D はボルトの呼び径） 

長期許容せん断荷重 

f4（N） 

「建築基準法施行令第 90 条」又は「鋼構造設計規準 2005

年版」に基づき長期許容せん断応力度（fs）は、次式になる。 

fs ＝ F/1.5/√3 
「鋼構造設計規準 2005 年版」より、ねじ部断面を軸断面

の 75％と評価し、長期許容せん断荷重は下記値となる。 

f4＝fs×ボルトねじ部断面積 

＝ (F/1.5/√3)×0.75×(π/4)×D2  

せん断が作用する場合

の長期許容引張荷重 

f3’(N) 

「鋼構造設計規準 2005 年版」より、せん断力が作用する

場合の長期許容引張荷重（f3’）は、次式になる。 

f3’＝ 1.4×f3 － 1.6×τ かつ f3’≦ f3 

ただし、τはボルトに作用する長期せん断力 

短

期

荷

重

時 

短期許容引張荷重 

sf3（N） 

長期荷重 f3 の 1.5 倍とする 

sf3 ＝ 1.5f3 

短期許容せん断荷重 

sf4（N） 

長期荷重 f4 の 1.5 倍とする 

sf4 ＝ 1.5f4 

せん断が作用する場合

の短期許容引張荷重 

ｓf3’(N) 

「鋼構造設計規準 2005 年版」より、せん断力が作用する

場合の短期許容引張荷重（ｓf3’）は、次式になる。 

ｓf3’＝ 1.4×ｓf3 － 1.6×τ かつ sf3’≦ sf3 

ただし、τはボルトに作用する短期せん断力 
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  （５）固有振動数の評価方法 

設備・機器の固有振動数評価は、ＦＡＰ－３から得られる固有値を直接使用する。多質点 

系でモデル化された設備・機器に対し、基本波形で振動していると仮定したときの変位ベ

クトルをもとに得られる運動方程式を設定する。行列で表される運動方程式において、固有

振動数を得るためには行列式がゼロとなる連立方程式から、逐次近似の方法にて求めるこ

とができる。 

 

  （６）積載物の高さによるモーメントの考慮 

ＦＡＰ－３における解析モデルの作成においては、強度部材となる主架構をモデル化し、

積載している機器やワーク等（ペレットや燃料棒、保管容器）については、その重量に設計

用水平震度を乗じたものを外荷重として負荷している。ここで、設備の主架構に固定されて

いる積載物で、重心の高さによるモーメントの影響を無視できないものについては、重心高

さを考慮した仮想剛体にてモデル化するか、重心高さによるモーメントを水平荷重に上乗

せして負荷することでその影響を考慮する。 
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 ２．今回の申請に係る設備・機器の耐震性 

 ２．１ 設備・機器の重要度分類 

今回の申請に係る設備・機器は、耐震設計上の重要度分類を行い次のように分類する。 

 

  （１）第１類 

 ・ペレット編成挿入機 No.1 ペレット保管箱置台部 

 ・ペレット編成挿入機 No.1 ペレット保管箱搬送部 

 ・ペレット編成挿入機 No.1 波板回収装置 

 ・ペレット編成挿入機 No.1 ペレット編成挿入部 

 ・燃料棒トレイ置台 

 ・脱ガス設備 No.1 真空加熱炉部 

 ・脱ガス設備 No.1 運搬台車 

 ・第二端栓溶接設備 No.1 燃料棒搬送 No.1-1 部 

 ・第二端栓溶接設備 No.1 第二端栓溶接 No.1-1 部 

 ・第二端栓溶接設備 No.1 第二端栓溶接 No.1-2 部 

 ・第二端栓溶接設備 No.1 燃料棒搬送 No.1-2 部 

 ・燃料棒搬送設備 No.1 燃料棒移載（１）部 

 ・燃料棒搬送設備 No.1 燃料棒トレイ移載部 

 ・燃料棒搬送設備 No.1 被覆管コンベア部 

 ・燃料棒搬送設備 No.1 除染コンベア部 

 ・燃料棒搬送設備 No.2 燃料棒移送装置（Ａ） 

 ・燃料棒搬送設備 No.3 燃料棒移載装置（２） 

 ・燃料棒搬送設備 No.8 被覆管コンベア No.8-1 部 

 ・燃料棒搬送設備 No.8 燃料棒移載 No.8-1 部 

 ・燃料棒搬送設備 No.8 燃料棒移載 No.8-2 部 

 ・ペレット一時保管台 

 ・ペレット検査装置 No.5 

 ・ペレット編成挿入機 No.2-1 ペレット保管箱搬送部 

 ・ペレット編成挿入機 No.2-1 ペレット編成挿入部 

 ・燃料集合体保管ラックＣ型 No.1 

 ・燃料集合体保管ラックＤ型 No.1 

 ・燃料集合体保管ラックＣ型 No.2 

 

  （２）第２類 

 ・燃料棒解体装置 No.1  

 ・ペレット検査台 No.2 

 ・燃料棒解体装置 No.2 

 ・計量設備架台 No.9 

 ・計量設備架台 No.10 

 ・燃料棒搬送設備 No.9 本体 
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 ・燃料棒搬送設備 No.9 燃料棒表面汚染検査装置 

 ・モニタリングポスト No.1 

 ・モニタリングポスト No.2 

 ・放射線監視盤（モニタリングポスト） 

 

  （３）第３類 

 付属設備 

 （第２加工棟） 

 ・通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ）） 

 ・通信連絡設備 所内通信連絡設備（所内携帯電話機（PHS アンテナ）） 

 ・通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（アンプ）） 

 ・火災感知設備 自動火災報知設備（感知器） 

 ・火災感知設備 自動火災報知設備（受信機） 

 ・緊急設備 非常用照明 

 ・緊急設備 誘導灯 

（第５廃棄物貯蔵棟） 

 ・通信連絡設備 所内通信連絡設備（放送設備（スピーカ）） 

 ・通信連絡設備 所内通信連絡設備（所内携帯電話機（PHS アンテナ）） 

 ・火災感知設備 自動火災報知設備（感知器） 

 ・緊急設備 非常用照明 

 ・緊急設備 誘導灯 
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 ２．２ 設備・機器の耐震評価結果 

今回の申請に係る設備・機器について、長期荷重時及び短期荷重時における耐震評価を実施

した。長期荷重時（常時作用する荷重）については、設備・機器の各部材に発生する長期応力

度が長期許容限界以内であることを確認した。短期荷重時については、長期荷重と設計用水平

震度を組み合わせた荷重を用いて、設備・機器の各部材に発生する短期応力度が短期許容限界

以内であることを確認した。 

耐震評価の結果を表７に示す。詳細は、耐震計算書 No.1～No.30 に示す。 

なお、耐震重要度分類第３類の設備・機器については耐震計算書の記載を省略するが、強度

評価結果が許容限界以内であることを確認した。 
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付属書類３別添１ 

 

各種合成構造設計指針・同解説に基づくアンカーボルトの 

許容引抜荷重及び許容せん断荷重について 

 

 

各種合成構造設計指針・同解説に従い、接着系アンカーボルトの許容限界として、以下に示す許

容引張荷重、許容せん断荷重を設定する。 

 

接着系アンカーボルトの許容引張力 paは、下式にて算出する。 

 

pa ＝min (pa1, pa3) 

pa1＝1・spa・sca 

pa3＝3・a・・da・lce 

 

pa1 ：接着系アンカーボルトの降伏により決まる場合のアンカーボルト 1 本当たりの許

容引張力 

pa3 ：接着系アンカーボルトの付着力により決まる場合のアンカーボルト 1 本当たりの

許容引張力 

1, 3 ：低減係数で表１の値を用いる 

spa ：接着系アンカーボルトの引張強度で、spa＝syとする。 

sy ：接着系アンカーボルトの規格降伏点強度 

sca ：接着系アンカーボルトのボルトねじ部断面積 

da ：接着系アンカーボルトの径 

lce ：接着系アンカーボルトの強度算定用埋込み長さで、lce＝le－2daとする（図１参照） 

le ：接着系アンカーボルトの有効埋込み長さ（図１参照） 

a ：へりあき及びアンカーボルトのピッチを考慮した接着系アンカーボルトの引張力

に対する付着強度で下式による。 

 a＝1・2・3・bavg 

n ：へきあり及びアンカーボルトのピッチによる付着強度の低減係数。最も小さい寸

法となる 3面までを考慮する。

 n＝0.5・


＋0.5 （n＝1, 2, 3） 

bavg ：接着系アンカーボルトの基本平均付着強度で表２に示す値とする。 

cn ：へりあき寸法、または、ボルトピッチ aの 1/2 で、cn＝an/2（n=1, 2, 3）とする。

最も小さい寸法となる 3面までを考慮する。（図３参照） 
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表１ 低減係数 

 

 

 

 

表２ 接着系アンカーボルトの基本平均付着強度 

 

 

 

 

 

 

図１ 接着系アンカーボルトの有効埋込み長さと強度算定用埋込み長さ 

 

 

 

図２ 接着系アンカーボルトのへりあき面とへりあき寸法 

  

 1 2 3 

長期荷重用 2/3 1/3 1/3 

短期荷重用 1.0 2/3 2/3 

 カプセル方式 注入方式 

普通コンクリート 10ඥFc 21⁄  5ඥFc 21⁄  7ඥFc 21⁄  

軽量コンクリート 8ඥFc 21⁄  4ඥFc 21⁄  5.6ඥFc 21⁄  
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接着系アンカーボルトの許容せん断力 qaは、下式にて算出する。 

 

qa ＝min (qa1, qa2, qa3) 

qa1＝1・sqa・sca 

qa2＝2・cqa・sca 

qa3＝2・ct・Aqc 

 

qa1 ：接着系アンカーボルトのせん断強度により決まる場合のアンカーボルト 1 本当た

りの許容せん断力 

qa2 ：定着した躯体の支圧強度により決まる場合の接着系アンカーボルト 1 本当たりの

許容せん断力 

qa3 ：定着した躯体のコーン状破壊により決まる場合の接着系アンカーボルト 1 本当た

りの許容せん断力

1, 2 ：低減係数で表１の値を用いる。 

sqa ：接着系アンカーボルトのせん断強度で、sqa＝sy/√3とする。 

sy ：接着系アンカーボルトの規格降伏点強度 

sca ：接着系アンカーボルトのボルトねじ部断面積 

cqa ：コンクリートの支圧強度で、cqa＝0.5ඥFc·Ecとする。 

ct ：コーン状破壊に対するコンクリートの引張強度で、ct＝0.31ඥFcとする。軽量コ

ンクリートの場合は、この 90%とする。 

Fc ：コンクリートの設計基準強度 

Ec ：コンクリートのヤング係数 

Aqc ：せん断力に対するコーン状破壊面の有効投影面積で、Aqc＝0.5πc2とする（図３参

照）。 

c ：へりあき寸法 

 

 

図３ へりあき側面の有効投影面積 

 



 

1226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付属書類４ 外部からの衝撃（竜巻）による損傷の防止に関する説明書 

 

 

 

 

 



 

1227 

１. 加工施設（建物）の竜巻による損傷の防止に関する基本的な考え方 

安全機能を有する施設は、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」（以下「竜巻ガイド」と

いう。）に基づき設定した設計竜巻の発生により、安全機能を損なうことのない設計とする。 

本資料では、設計竜巻が発生した場合に、第２加工棟及び第５廃棄物貯蔵棟の建物・壁・

屋根・外部に面した扉（以下「外部扉」という。）が設計竜巻の風荷重により破損しないこと､

並びに設計竜巻の発生に伴って発生するおそれのある飛来物により、壁・屋根・外部扉を貫

通しないことを計算により確認した結果を示す。ここで、設計竜巻の設定は、竜巻ガイドを

参考とし、加工事業変更許可申請書に示した評価によりフジタスケール１（F1）の最大風速

である 49 m/s としている。また、竜巻の風荷重は竜巻ガイドを参考に設定している。（「設計

竜巻」を、以下「F1 竜巻」という。） 

また、安全上重要な施設の有無の評価における加工施設に大きな影響を及ぼすおそれのあ

る竜巻が発生した場合に、第２加工棟及び第５廃棄物貯蔵棟が倒壊しないこと、及びその損

傷の程度に応じた事故評価が実施され、安全上重要な施設の有無の確認がなされていること

を確認する。ここで、安全上重要な施設の有無の評価における加工施設に大きな影響を及ぼ

すおそれのある竜巻は、事業許可基準規則解釈別記１「安全上重要な施設の有無の確認に当

たっての実効線量の評価方法」に基づき、国内における既往最大竜巻の規模の竜巻がフジタ

スケール 3であることから、フジタスケール 3（F3）の最大風速である 92 m/s を想定する。

（「安全上重要な施設の有無の評価における加工施設に大きな影響を及ぼすおそれのある竜

巻」を、以下「F3 竜巻」という。） 

 

１.１  加工施設の建物の F1 竜巻に対する設計方針 

加工施設の建物の F1 竜巻に対する設計は、次の設計方針を満足するように行う。 

(１) 加工施設の建物は F1 竜巻荷重により倒壊することがない設計とする。 

(２) 屋根は F1 竜巻荷重により損傷しない設計とする。 

(３) 外部扉は F1 の風圧力及び気圧差による荷重で損傷しない設計とする。 

飛来物が到達する可能性がある場合は、当該外部扉に障壁を設置する。 

(４) 外壁は F1 竜巻荷重により損傷しない設計とする。 

(５) 外部に面した不要な扉及び窓は防護閉止板又は鉄筋コンクリートにて閉止する。 

(６) F1 竜巻飛来物が到達するおそれのある外壁、屋根は F1 竜巻飛来物の衝突による水

平貫通限界厚さ（屋根の場合は鉛直貫通限界厚さ）以上の厚さを確保する。（当該部

分に飛来物が到達しない場合を除く）。 

(７) ルーフファンなどは、換気用ガラリなどは、加工施設に緊結し飛来物となることを

防止する。 
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１.２  竜巻荷重の評価 

１.２.１  F1 竜巻により加工施設に作用する荷重の算定 

竜巻ガイドに基づき、以下の複合荷重で評価する。 

 

WT1＝WP 

WT2＝WW＋0.5WP＋WM 

 

ここで、 

WW ：F1 竜巻の風圧力による荷重 

WP ：F1 竜巻による気圧差による荷重 

WM ：F1 竜巻飛来物による衝撃荷重 

とする。 

 

(１)  風圧力による荷重 

風圧力 PDについては、竜巻ガイドに基づき以下の式で算出する。 

 

PD＝q･G･C･A 

 

ここで、 

q ：設計用速度圧 

G ：ガスト影響係数 

C ：風力係数 

A ：建物の受圧面積 

とする。q、G、Cについては、竜巻ガイドに基づき以下により算出する。 

 

① 設計用速度圧 q 

q＝
1

2
 ρVD2 

 ＝1,464.61 (N/㎡) →1465 (N/㎡)  

 

ここで、 

q ：設計用速度圧 

ρ ：空気密度 1.22 (kg/m3) 

VD ：最大瞬間風速 49 (m/s) 

とする。 

 

② ガスト影響係数 G 

強風中における建築物の最大変位と平均変位の比で定義され、最大竜巻風速を表す VD  を

最大瞬間風速として扱うことから G＝1.0 とする。 
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③ 風力係数 C 

「建築基準法施行令」第 87 条第 2項及び建設省告示第 1454 号（平成 12 年 5 月 31 日）に

準拠して算定する。壁に作用する風圧力を算出する場合の風力係数 Cを表１－１に示す。 

 

表１－１ 風力係数 C（壁） 

項目 外圧係数 

風上側 Cpe＝ 0.8 

風下側 Cpe＝-0.4 

 

屋根に作用する風圧力を算出する場合の風力係数 Cを表１－２に示す。 

 

表１－２ 風力係数 C（屋根） 

項目 外圧係数 

陸屋根面，円弧屋根妻側 Cpe＝-1.0 

円弧屋根平側 Cpe＝-1.0 

 

(２)  気圧差による荷重 

F1竜巻による気圧差による荷重WPは、内外圧力差が最も大きくなる閉じた建物を想定し、

そのとき保守的に風下方向にのみ作用するものとして考慮する。竜巻ガイドに基づき、以下

の式で算出する。 

 

WP＝ΔPmax･A 

 

ここで、 

ΔPmax ：最大気圧低下量 

A ：受圧面積 

とする。 

 

また、竜巻の特性値を、F1 竜巻の最大風速 VD等に基づき設定する。 

 

VT ＝0.15･VD 

VRm＝VD－VT＝0.85･VD 

Rm ＝30  

ΔPmax ＝ρ･VRm2 

 

F1 竜巻による最大気圧低下量を表１－３に示す。 
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表１－３ F1 竜巻による最大気圧低下量 

空気密度 
ρ(kg/m3) 

最大風速 
VD (m/s) 

移動速度 
VT (m/s) 

最大接線速度 
VRm (m/s) 

最大接線風速
半径 Rm (m) 

最大気圧低下量 
ΔPmax (kN/㎡) 

1.22 49 7 42 30 2.12 

 

(３)  衝撃荷重 

F1 竜巻による飛来物によって生じる衝撃荷重の評価を行う。飛来物の衝突による衝撃荷

重 WM については、飛来物と被衝突体の接触時間を設定し、飛来物の衝突前の運動量と衝撃

荷重による力積が等しいものとした下式により算出した。F1 竜巻による想定飛来物は加工

事業変更許可申請書に記載のとおり、プレハブ小屋とする。プレハブ小屋の仕様を表１－４

に示す。 

衝撃荷重 WMは以下のとおり求めた。 

 

WM＝Fm＝m･
V

t
 ＝m･

V 2

L1
  

＝600･(24.873)2／2 

＝185599.83 (N)  →186 (kN) 

 

ここで、 

Fm ：静的な値として算定した飛来物による衝撃荷重 (N) 

m ：飛来物の質量 (kg) 

V ：飛来物の衝突速度 (m/s) 

L1 ：飛来物の最も短い辺の全長 (m) 

t ：飛来物と被衝突体の接触時間（ t＝L1／V ）(s) 

とする。 

 

表１－４ プレハブ小屋仕様 

飛来物 
飛来物の形状 m 

(kg) 
V  
(m/s) 

L1 
(m) 

WM 
(kN) L(m) W(m) H(m) 

プレハブ小屋※１ 3.7 2.0 2.4 600 24.9 2.0 186 

   ※１：最大飛距離 57.3m 最高飛散高さ 2.8m 
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(４)  各部位への複合荷重の適用の考え方 

① 建物全体の構造強度を検討する場合 

各竜巻荷重の水平成分を合算し、建物の保有水平耐力と比較を行う。ここで、右向きを正

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WT1＝ΔPmax・A 

WT2＝1.2 qA＋0.5･(ΔPmax・A)＋WM 

 

② 屋根の強度を検討する場合 

各竜巻荷重の鉛直成分と屋根重量を合算し、屋根の強度と比較を行うが、複合荷重 WT1 及

び WT2を圧力（単位面積あたりの力）として算定し評価する。圧力としての複合荷重を wT1及

び wT2とする（風圧力を wW、気圧力を wPとする）。ここで、下向きを正とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wT1＝wP＝ΔPmax 

wT2＝wW +0.5 wP＝－1.0 q＋0.5･ΔPmax 

  

風上側風圧力 

PD (上)＝0.8qA 
風下側風圧力 

PD (下)＝0.4qA 

WP=ΔPmax・A （風下方向成分だけを考慮） WW＝PD (上)＋PD (下) 

WM 

風圧力 

WW＝1.0qA 

WP=ΔPmax・A 

WM＝0（飛来物の衝突荷重は屋根を浮き上がらせる方

向とは逆方向のため、保守的に 0とする。）ただし、

貫通評価は別途行う。 

（上向き方向成分だけを考慮） 
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③ 外部扉の強度を検討する場合 

外部扉設置面に作用する各竜巻荷重の水平成分と、外部扉の強度との比較を行う。外部扉

は、扉を構成する骨部材、留め具等（デッドボルト、グレモンロッド、フランス落し、丁番）、

表面材に分けて個別に評価する。評価で使用する力は、 

 

骨部材 ：単位長さあたりの力 

留め具等 ：単位面積あたりの力 

表面材 ：単位面積あたりの力 

 

となる。ここでは、単位面積あたりの力での考え方を示す。ここで、右向きを正とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wT1＝wP＝ΔPmax 

wT2＝wW +0.5 wP＝(Cpe－Cpi) q＋0.5･ΔPmax 

 

 

１.３  貫通限界厚さの評価 

１.３.１  F1 竜巻による飛来物の設定 

F1 竜巻において建物に衝突する飛来物は、プレハブ小屋とする。 

 

１.３.２  F1 竜巻による鉄筋コンクリートの貫通評価 

鉄筋コンクリートの壁へ衝突する際の貫通影響は、米国 NEI07-13 における修正 NDRC 式及

び Degen 式に基づいて評価する。具体的には、飛来物の最大水平速度において、修正 NDRC

式を用いて貫入深さを求め、Degen 式から貫通限界厚さを求めて、建物の壁厚さ・屋根厚さ

と比較する。 

 

修正 NDRC 式 

xc
 αc･D

 ≦ 2、xc=αc･{4･K･W･N･D･(
V

 1000･D
 )1.8 }1/2 

Degen 式 

xc
 αc･D

 ≦ 1.52、tp=αp･D･{2.2･(
xc
 αc･D

 －0.3･(
xc

 αc･D
 )2)}  

 

風上側風圧力 

PD (上)＝0.8qA 

風下側風圧力 

PD (下)＝0.4qA 

WP=ΔPmax・A（保守側に考慮する） 

WW＝PD (上) ,  PD (下) 

WM 
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ここで、 

xc ：貫入深さ (in) αc ：飛来物低減係数 D  ：飛来物直径 (in) 

K ：180/√Fc Fc ：コンクリート強度 (psi) W ：重量 (lbs) 

N ：飛来物の先端形状係数（平坦 0.72、鋭い 0.84、球状 1.00、非常に鋭い 1.14） 

V ：衝突速度 (ft/s) tp ：貫通限界厚さ (in) αp ：飛来物低減係数 

とする。 

 

以上の式を用い、加工事業変更許可申請書に示した竜巻のパラメータを用いて、F1 竜巻に

おいて建物に衝突する飛来物のコンクリートに対する貫通限界厚さは表１－５のように評

価できる。 

 

表１－５ 貫通限界厚さ 

飛来物 
最大水平速度 
(m/s) 

最大鉛直速度 
(m/s) 

水平貫通限界厚さ 
(cm) 

鉛直貫通限界厚さ 
(cm) 

プレハブ小屋 24.9 11.6 10.5 5.3 
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３． 第２加工棟の F1 竜巻に対する評価結果 

F1 竜巻荷重が作用したとしても倒壊しないことを確認するために、竜巻荷重 WT1及び WT2に対

して、保有水平耐力が上回ることを確認する。竜巻ガイドから、WT1 及び WT2 は以下の式により

求められる。 

（１）F1 竜巻荷重と保有水平耐力の比較 

F1 竜巻荷重が作用したとしても倒壊しないことを確認するために、竜巻荷重 WT1 及び WT2

に対して、建物の保有水平耐力が上回ることを確認する。 

WT1＝WP 

WT2＝WW＋0.5WP＋WM 

① 風圧力による荷重 WWの算出 

設計用速度圧  q＝1465 (N/m2) 

ガスト影響係数 G＝1.0 

当該階以上の受圧面積 ΣA (m2) 

風力係数 C 

    C＝風上側 Cpe－風下側 Cpe＝0.8－(－0.4) ＝1.2 

 

南北方向・東西方向の各階での受圧面積を図１－６に、WW算出結果を表１－１に示す。 

表１－１ 風圧力による荷重 WW一覧 

風方向 
作用
位置 

速度圧 
 q (N/m2) 

ガスト影
響係数 G 

風力 
係数 C 

受圧面積 
ΣA (m2) 

Ww＝風圧力 PD 
＝q･G･C･ΣA (kN) 

南北 

RFL 

1465 1.0 1.2 

113.7 200 

4FL 455.1 800 

3FL 864.5 1520 

2FL 1311.7 2306 

東西 

RFL 114.1 201 

4FL 265.8 467 

3FL 420.3 739 

2FL 589.9 1037 
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表１－２ 各位置での気圧差による荷重 WP 

風方向 階数 
最大気圧低下量 

Wp[kN/㎡] 

受圧面積Ａ

[㎡] 

Wp×A 

[kN] 

南北 

RF 

2.12 

113.7 241 

4F 455.1 965 

3F 864.5 1833 

2F 1311.7 2781 

東西 

RF 114.1 242 

4F 265.8 563 

3F 420.3 891 

2F 589.9 1251 

 

③ 衝撃荷重 WMの算出 

WMは F1 竜巻によるプレハブ小屋の飛来を想定し、186 kN の静的荷重を到達する外壁面に

見込むものとする。なお、加工事業変更許可申請書で、「飛散高さが建物の 2 階以上に及ば

ない場合でも保守的に 2 階以上にもその物体が届くように WMを設定する」こととしている

ため、4階まで WMを見込む。表１－３に F1 飛来物の特性を示す。 

 

表１－３ F1 竜巻飛来物の特性 

飛来物の種類 
初期位置 
(m) 

最大飛距離 
(m) 

飛散高さ  
(m) 

プレハブ小屋 
0 38.2 2.8 

7 57.3 9.8 

 

  

WPは合力としては 0であるが、保守的に WWの作用方向と同一

方向成分のみが建物に作用するものとして評価する。 
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外部扉に対する飛来物の到達あるいは衝突の状況を表１-６に示す。 

Ａ：コンクリート充填扉により直接外部扉に飛来物が衝突しない 

Ｂ：防護壁・袖壁により直接外部扉に飛来物が衝突しない 

Ｃ：防護柵により直接外部扉に飛来物が衝突しない 

Ｄ：距離的、高さ的に飛来物は到達しない 

Ｅ：高さ的では届かない 

Ｘ：飛来物が到達する 

 

表１－６ 外部扉への飛来物の衝突 

階 外部扉符号 
F1 竜巻による 

飛来物の到達あるいは衝突の
状況 

１
階 

1-7 Ａ 

1-8 Ａ 

1-9 Ａ 

1-1 Ｂ 

1-2 Ｂ 

1-11 Ｂ 

1-4 Ｂ 

1-10 Ｘ 

1-6 Ｄ 

２
階 

2-3 Ｃ 

2-4 Ｃ 

2-5 Ｃ 

2-6 Ｃ 

2-1 Ｄ 

2-2 Ｄ 

３
階 全外部扉 Ｄ 

４
階 全外部扉 Ｄ 
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以上より、風圧力 qi（単位面積あたりの力）は、ガスト影響係数 G＝1.0 として、 

qi＝q･G･C 

である。qiの算定結果を表１－８（1）に示す。 

表１－８（1） 各受風面における F1 竜巻による風圧力  

受風面 
外圧係数
Cpe 

内圧係数
Cpi 

風力係数 
C = Cpe-Cpi 

速度圧 q 
(N/m2) 

ガスト影
響係数 G 

F1 竜巻に 
よる風圧力

qi 
(N/m2) 

風上壁面 0.8 
0 0.8 

1465 1.0 

1172.0    

-0.2 1.0 1465.0    

側壁面 
（風上側） 

-0.7 
0 -0.7 -1025.5    

-0.2 -0.5 -732.5    

側壁面 
（風下側） 

-0.4 
0 -0.4 -586.0    

-0.2 -0.2 -293.0    

風下壁面 -0.4 
0 -0.4 -586.0    

-0.2 -0.2 -293.0    

 

③ 最大気圧低下量ΔPmaxの算出 

ΔPmax＝ρ･VRm
2＝ρ･(0.85VD)2＝2116.37 (N/m2) 

④ 衝撃荷重 WMの算出 

第２加工棟については防護壁等により飛来物が外部扉に衝突しないため、WM＝0 とする。 

⑤ 竜巻荷重 

外部から扉を押す力を正圧、外部から扉を引張る力を負圧、とする。竜巻襲来時の外部扉

に作用する合力 wT1及び wT2を表１－８（2）に示す。 
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風

X軸

風

X軸

 

表１－８（2） 単位面積当たりの F1 竜巻の風荷重 

圧力 
低下 

受風面 
風圧力 
qi(N/m

2) 

最大気圧 
低下量

ΔPmax(N/m
2) 

衝撃荷重
WM(N) 

wT1 
(=ΔPmax) 
(N/m2) 

wT2(=qi+0.5ΔPmax+WM) 
(N/m2) 

考
慮
す
る 

風上壁面 
1172.0 

-2116.4 

0 

-2116.4 

  113.8 

1465.0   406.8 

側壁面 
(風上側) 

-1025.5 -2083.7 

-732.5 -1790.7 

側壁面 
(風下側) 

-586.0 -1644.2 

-293.0 -1351.2 

風下壁面 
-586.0 -1644.2 

-293.0 -1351.2 

考
慮
し
な
い 

風上壁面 
1172.0 

0 0 

 1172.0 

1465.0  1465.0 

側壁面 
(風上側) 

-1025.5 -1025.5 

-732.5  -732.5 

側壁面 
(風下側) 

-586.0  -586.0 

-293.0  -293.0 

風下壁面 
-586.0  -586.0 

-293.0  -293.0 

 

以上より、評価においては 10 N/m2未満を切り上げて、下記の値を用いる。 

F1 竜巻気圧差無し(正圧)：F1 竜巻荷重 q1＝1470 (N/m2)＝1.470 (kN/m2) 

F1 竜巻気圧差有り(負圧)：F1 竜巻荷重 q2＝2120 (N/m2)＝2.120 (kN/m2) 

⑥ 評価する部材と荷重のモデル化 

部材に対して矢印の方向に竜巻荷重が作用するとき、その曲げにくさから曲げ応力度を算

出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

各骨部材が負担する竜巻荷重を算出し、そのときの発生曲げ応力度が許容曲げ応力度より

小さいことを確認する。留め具等（デッドボルト、グレモンロッド、丁番）にあっては、発

生せん断応力度が許容せん断応力度より小さいことを確認する。なお、上下力骨と中骨、中
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骨と表面材はすみ肉溶接にて接合するものとする。 

検討するパターンとしては以下の A～Eに分類される。 

A.中骨に竜巻荷重（等分布荷重）が作用した場合の評価 

矩形の扉であれば、竜巻荷重は中骨に一様に作用する。一方、扉に切欠きがある場合は

竜巻荷重の伝わり方が変わることが考えられるため検討を要する。 

（ア)扉形状が矩形の場合 

下図に示す中骨には一様に竜巻荷重が作用する。上下力骨に支持された単純梁に等分

布荷重 wが作用するものとして検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜巻による風圧力        qi＝q2＝2.120  (kN/m2) 

単位長さ当りの竜巻荷重    w＝W1･ 
p1＋p2
2
  (kN/m) 

中骨の最大曲げモーメント  MMAX＝
w･L2

8
  (kNm) 

L：支点間距離 (m) 

応力度           σ＝
  MMAX･106  

ZX･103
  (N/mm2) 

 

 

 

 

  

L

下力骨

：中骨が負担する
　荷重範囲

上力骨
中骨

P /21 P2/2
P1 P2

荷重形式

L

Ｍ図

w

M MAX
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（イ)扉に切欠きがある場合 

下図のような切欠きがあることで、戸先力骨が曲がり、受けた竜巻荷重を上力骨に伝え

きれずに一部が中骨に伝わるものと考え、当該範囲にかかる竜巻荷重を保守的に中骨が

負担するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜巻による風圧力        qi＝q2＝2.120  (kN/m2) 

単位長さ当りの竜巻荷重    w1＝W1･ 
p1＋p2
2
  (kN/m), w2＝W1･ 

 p2
2
  (kN/m) 

    w2＝W1･ 
 p2
2
  (kN/m) 

中骨の最大曲げモーメント  M (w1)MAX＝
w1･L2

8
  (kNm) 

M (w2)MAX＝R･
 L

2
 =
w2･L2

16
  (kNm) 

L：支点間距離 (m), R：左端位置での反力 
w2･L

8
  

w1と w2を個別に検討すると、上記 M 図のように最大値となる位置が異なるが、w1と w2

の合力による曲げモーメントは、保守的に各々の最大値を足したものとする。 

              M(w1+ w2)Max＝
w1･L2

8
 + 
w2･L2

16
 ＝
(2w1+w2)･L2

16
  (kNm) 

応力度           σ＝
  M(w1+ w2)MAX･106  

ZX･103
  (N/mm2)  

+

(w )

(w )

荷重形式

Ｍ図

1

2

w 
w 

1

2

L/2 L/2

L

L/2 L/2

5L/8 3L/8

P /21 P2 /2
P1 P2

L

L/
2

L/
2

切欠き部

中骨

戸先力骨

MMAX

M MAX

上力骨

：中骨が負担する
　荷重範囲

：中骨が負担する

　荷重範囲
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B.上下力骨に竜巻荷重※1（等分布荷重）が作用した場合の評価 

グレモンロッド／フランス落し（以下、「グレモンロッド等」という。）がある場合、グ

レモンロッド等と丁番により拘束される。この時、上下力骨は両端をピンとした単純梁と

して検討する。一方、グレモンロッド等が無い場合、戸先側を自由端、戸尻側は丁番によ

る拘束の影響により固定端として検討する。 

どちらの場合も、保守的に支点間距離全長 L に等分布荷重 w が作用するものとして検

討する。 

※1：負圧で検討を行う。正圧時は、扉は枠及び壁と一体となり力が伝達されるため検討

を省略する。 

（ア) グレモンロッドがある場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜巻による風圧力        qi＝ q2＝2.120  (kN/m2) 

単位長さ当りの竜巻荷重     w＝W2･
  H  

  2  
  (kN/m) 

上力骨の最大曲げモーメント MMAX＝
w･L2

8
  (kNm) 

L：支点間距離 (m) 

応力度           σ＝
  MMAX･106  

ZX･103
  (N/mm2) 

  

グレモンロッド
上力骨

丁番

H/
2

H

H/
2

L

／フランス落し

　荷重範囲

：上力骨が負担する

M  MAX

L

w

荷重形式

Ｍ図
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（イ）グレモンロッドが無い場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜巻による風圧力        qi＝ q2＝2.120  (kN/m2) 

単位長さ当りの竜巻荷重     w＝W2･
  H  

  2  
  (kN/m) 

上力骨の最大曲げモーメント MMAX＝－
w･L2

2
  (kN) 

L：支点間距離 (m) 

応力度           σ＝
  MMAX･106  

ZX･103
  (N/mm2) 

 

  

上力骨

H/
2

H

H/
2

L

　荷重範囲

：上力骨が負担する

L

荷重形式

Ｍ図

w

丁番戸先力骨

MMAX
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C.戸先力骨※2に竜巻荷重（等分布荷重、集中荷重）が作用した場合の評価 

扉の種類、竜巻荷重の向き、グレモンロッドの有無により検討内容が異なるため、一覧

表を表１－９に示す。第２加工棟は（イ）のルートで検討が必要な扉はないため、戸先力

骨の検討を要しない。 

表１－９ 検討内容一覧 

扉の 
種類 

力の 
向き 

グレモン
ロッド 

検討内容 

片開 

正 
有 扉は枠及び壁と一体となり力が伝達されるため検

討を省略 無 

負 
有 

中骨より支配幅及び支点間距離が小さく、応力が小
さくなるため検討を省略 ⇒（ア）両端固定？ 

無 応力が大きくなるため検討が必要 ⇒（イ）固由 

両開 

正 
有 

中骨より支配幅及び支点間距離が小さく、応力が小
さくなるため検討を省略 ⇒（ア） 

無 

負 
有 

無 応力が大きくなるため検討が必要 ⇒（イ） 

※2：戸尻力骨については、戸先力骨より丁番（ビス）で留められており、支点数 

が多く応力が小さくなるため検討を省略する。 

 

D.留め具等にせん断力が作用した場合の評価 

留め具等には、扉に一様に作用する竜巻荷重による反力が生じる。検討は各留め具等の

うち、荷重範囲の大きいもので行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丁番1グレモンロッド1

デッドボルト1

p 1/2 p 1/2

1p

h
2

h
/2
3

h
/2
3

h
/2
4

h
/2
4

h
3

h
4

h
1

h
1
/2

h
1
/2

h
/2
2

h
/2
2

丁番2
グレモンロッド2

デッドボルト2

1/2p p 1/2

p 1

h
/2
1

h
/2
1

h
1

h
/2
2

h
/2
2

h
2

h
3

h
3

h
3

h
/2
3

h
/2
3

h
/2
3

h
/2
3

h
/2
3

h
/2
3

　　：丁番1,2の負担する荷重範囲

　　：グレモンロッド1,2の負担する荷重範囲

　　：デッドボルト1,2の負担する荷重範囲
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耐竜巻計算書 No.3 第２加工棟 防護柵 No.1、No.2（F1 竜巻） 

 

１．基本的な考え方 

 F1 竜巻が発生した場合に第 2 加工棟の南側外壁に面した２階部分の外部扉 2-5 及び外部扉 2-6

を F1竜巻飛来物から防護する為に設置した防護柵No.1及びNo.2が、F1竜巻飛来物から外部扉2-5

及び外部扉 2-6 を防護できることを確認する。 

 

 

１．１ 防護柵 No.1、No.2 の竜巻に対する設計方針 

  防護柵 No.1、No.2 に対する設計は、次の設計方針を満足するように行う。   

・防護柵 No.1、No.2 は、F1 飛来物の衝突から防護対象扉を防護する設計とする。 

 

 

１．２ 準拠する主な法令、規格及び基準 

  ・鋼構造設計規準－許容応力度設計法（日本建築学会） 

・建築物荷重指針・同解説 （日本建築学会 ） 

 

１．３ F1 竜巻による飛来物の設定 

 ここでは、南側外壁面への飛来物について検討を行う。F1 竜巻飛来物の特性を表１－１に示す。 

 

表１－１ F1 竜巻飛来物 

飛来物の種類 
初期位置 
[m] 

最大飛距離 
[m] 

飛散高さ  
[m] 

プレハブ小屋 
0 38.2 2.8 

7 57.3 9.8 
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１．７前提条件 

（１）前提条件 

物性は動的増加率を用いて設定する。 

各物性は真応力、真ひずみを考慮し，根拠となる数値は以下の文献より設定した。 

なお，各文献の表記は以下の通り。 

・鋼構造設計規準（日本建築学会）→「鋼構造設計規準」 

・「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」（原子力規制委員会制定）→「竜巻ガイド」 

・日本産業規格→「JIS」 

 

・ヤング係数・・・・・鋼構造設計規準 

・ポアソン比・・・・・鋼構造設計規準 

・動的増加率・・・・・NEI07-13 

・降伏応力・・・・・・JIS 

・破断ひずみ・・・・・NEI07-13 

・飛来物の破断応力・・JIS の下限値 

・単位体積質量・・・・JIS 

・総質量・・・・・・・竜巻ガイド 

・摩擦係数・・・・・・機械工学便覧 

・風力係数・・・・・・建築物荷重指針・同解説 
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  （４）－１０ 定着部の評価結果 

図２－７より、およそ 0.02 [秒]で飛来物の先端（ポイント A,B,C,D）速度が 0.0 [mm/s]と

なり、防護柵が飛来物の運動エネルギーを全て吸収したことが確認できる。その後、飛来物は

跳ね返り、防護柵の位置に留まらず地面へ落下していることから、防護柵を貫通しないことを

確認した。 

また、図２－１０～図２－１７各定着部の反力時刻歴グラフから、飛来物が衝突時から 0.05

秒後には、各定着部の反力がほぼ定常状態に戻っていること、定常状態にもどるまで反力線が

途切れていないことから、防護柵 No.1、No.2 は、Ｆ1 竜巻飛来物によって、倒壊には到らな

いことを確認した。 
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耐竜巻計算書 No.4 第２加工棟 竜巻防護柵 No.3、No.4（F1 竜巻） 

 

１．基本的な考え方 

 F1 竜巻が発生した場合に第 2 加工棟の西側外壁に面した２階部分の外部扉 2-3 及び外部扉 2-4

を F1竜巻飛来物から防護する為に設置した防護柵No.3及びNo.4が、F1竜巻飛来物から外部扉2-3

及び外部扉 2-4 を防護できることを確認する。 

 

 

１．１ 防護柵 No.3、No.4 の竜巻に対する設計方針 

  防護柵 No.3、No.4 に対する設計は、次の設計方針を満足するように行う。 

・防護柵 No.3、No.4 は、F1 飛来物の衝突から防護対象扉を防護する設計とする。 

 

 

１．２ 準拠する主な法令、規格及び基準 

・鋼構造設計規準－許容応力度設計法（日本建築学会） 

・建築物荷重指針・同解説 （日本建築学会 ） 

 

 

１．３ F1 竜巻による飛来物の設定 

 ここでは、西側外壁面への飛来物について検討を行う。F1 竜巻飛来物の特性を表１－１に示す。 

 

表１－１ F1 竜巻による飛来物 

飛来物の種類 
初期位置 
[m] 

最大飛距離 
[m] 

飛散高さ  
[m] 

プレハブ小屋 
0 38.2 2.8 

7 57.3 9.8 
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１．７前提条件 

（１）前提条件 

物性は動的増加率を用いて設定する。 

各物性は真応力、真ひずみを考慮し，根拠となる数値は以下の文献より設定した。 

なお，各文献の表記は以下の通り。 

・鋼構造設計規準（日本建築学会）→「鋼構造設計規準」 

・「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」（原子力規制委員会制定）→「竜巻ガイド」 

・日本産業規格（日本規格協会）→「JIS」 

 

・ヤング係数・・・・・鋼構造設計規準 

・ポアソン比・・・・・鋼構造設計規準 

・動的増加率・・・・・NEI07-13 

・降伏応力・・・・・・JIS 

・破断ひずみ・・・・・NEI07-13 

・飛来物の破断応力・・JIS の下限値 

・単位体積質量・・・・JIS 

・総質量・・・・・・・竜巻ガイド 

・摩擦係数・・・・・・機械工学便覧 

・風力係数・・・・・・建築物荷重指針・同解説 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

































 

1318 

 

（４）－１０ 定着部の評価結果 

図２－７より、およそ 0.6[秒]で飛来物の先端（ポイント A,B,C,D）速度が 0.0 [mm/s]となり、

防護柵が飛来物の運動エネルギーを全て吸収したことが確認できる。その後、飛来物は跳ね返り、

防護柵の位置に留まらず地面へ落下していることから、防護柵を貫通しないことを確認した。 

また、図２－１０～図２－１７より、各定着部の反力を反力時刻歴グラフから、飛来物が衝突

0.3 秒後には、各定着部の反力がほぼ定常状態に戻っていること、定常状態にもどるまで反力線

が途切れていないことから、防護柵 No.3、防護柵 No.4 は、Ｆ1 竜巻飛来物によって、倒壊には

到らないことを確認した。 
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耐竜巻計算書 No.5 第２加工棟 北側防護壁、南側防護壁（F1 竜巻） 

 

１．基本的な考え方 

F1 竜巻が発生した場合に、第 2 加工棟１階の外部扉 1-4 及び外部扉 1-11 を F1 竜巻飛来物か

ら防護する為に設置した北側防護壁（扉 1-4 用）、南側防護壁（扉 1-11 用）が F1 竜巻飛来物か

ら外部扉 1-4 及び外部扉 1-11 を防護できることを確認する。 

 

 

 １．１ 防護壁の竜巻に対する設計方針 

第２加工棟の北側には第１加工棟が存在することから、F1 飛来物は到達しないため、F1 竜巻

に対する評価は省略する。南側防護壁は F1 の風荷重で損傷せず、F1 飛来物の貫通を防止するこ

とで安全機能を有する外部扉 1-11 を防護する設計とする。 

 

 

 １．２ 準拠する主な法令、規格及び基準 

  ・鋼構造設計規準－許容応力度設計法（日本建築学会） 

  ・建築物荷重指針・同解説 （日本建築学会 ） 

 

 １．３ 竜巻による飛来物の設定 

ここでは、南側外壁面への F1 飛来物について検討を行う。F1 竜巻飛来物の特性を表１－１に

示す。 

表１－１ F1 竜巻飛来物の特性 

飛来物の種類 
初期位置 

[m] 

最大飛距離 

[m] 

飛散高さ  

[m] 

プレハブ小屋 

3.7m×2.0m×2.4(H) 

0 38.2 2.8 

7 57.3 9.8 
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耐竜巻計算書 No.7 第５廃棄物貯蔵棟（F1 竜巻） 

 

１．第５廃棄物貯蔵棟の F1 竜巻による損傷の防止に関する設計事項 

第５廃棄物貯蔵棟の F1 竜巻による損傷の防止に関する設計を以下のように行う。 

（１）F1 竜巻荷重が作用したとしても、倒壊を防止する設計とする。 

（２）屋根は、F1 竜巻荷重が作用したとしても弾性範囲にとどまる設計とする。第５廃棄物貯

蔵棟の屋根は、加工事業変更許可申請書に示していた金属屋根に代えて、消防法（危険

物の規制に関する政令）に基づく危険物特定屋内貯蔵所とすることで、より堅固な鉄筋

コンクリート製とする。 

（３）外部扉は、F1 竜巻荷重が作用したとしても弾性範囲にとどまる設計とする。 

（４）外壁、屋根は設計竜巻による飛来物の衝突による水平貫通限界厚さ（屋根の場合は鉛直

貫通限界厚さ）以上の厚さを確保する。 

 

２．第５廃棄物貯蔵棟の F1 竜巻に対する評価結果 

（１）建物本体の強度評価 

F1 竜巻荷重が作用したとしても倒壊しないことを確認するために、竜巻荷重 WT1及び WT2に

対して、保有水平耐力が上回ることを確認する。WT1 及び WT2 は竜巻ガイドから以下の式で求

められる。 

WT1＝WP 

WT2＝WW＋0.5WP＋WM 

 

①風圧力による荷重 WW の算出 

南北方向、東西方向の Ww を表２－１及び表２－２に示す。 

表２－１ 南北方向 Ww 

風方向 
速度圧 q 

(N/m2) 

ガスト 

影響係数 G 
風力係数 C 

受圧面積(1) 

A(m2) 

風圧力 Ww 
＝q・G・C・A (kN) 

南北 1465 1 

風上側 0.8 30 35.16 

風下側 -0.4 30 -17.58 

南北方向の WW＝風上側 PD－風下側 PD 52.74 → 53 

(1) 受圧面積は図２－１参照 

 

表２－２ 東西方向 Ww 

風方向 
速度圧 q 

(N/m2) 

ガスト 

影響係数 G 
風力係数 C 

受圧面積(1) 

A(m2) 

風圧力 Ww 
＝q・G・C・A (kN) 

東西 1465 1 

風上側 0.8 18 21.10 

風下側 -0.4 18 -10.55 

東西方向の WW＝風上側 PD－風下側 PD 31.65 → 32 

(1) 受圧面積は図２－１参照 
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耐竜巻計算 No.8 第２加工棟（F3 竜巻） 

 

１． 第２加工棟（本体）の F3 竜巻に対する評価 

事業変更許可申請書に示すとおり、第２加工棟（本体）は F3 竜巻荷重あるいは F3 竜巻によ

る飛来物による部分的な損傷を表１－１のとおり想定している。 

表１－１ F3 竜巻の建物への影響 

階数 
風荷重による影響 

飛来物による影響 
壁 屋根 

1 階 損傷なし 損傷なし 貫通なし 

2 階 損傷なし 損傷なし  貫通あり※ 

3 階 損傷なし 損傷なし 貫通あり 

4 階 損傷なし 損傷なし 貫通あり 

※外部扉のみ飛来物により貫通する。 

竜巻による損傷の防止に関する確認を以下のように行う。また、確認においては、竜巻ガイ

ドを参考とする。以下の評価に用いる第２加工棟の構造データについては、F1 竜巻に対する設

計で使用したものを参照する。 

（１）F3 竜巻荷重が作用したとしても、倒壊しないことを確認する。 

（２）1階外部扉は F3 竜巻荷重が作用したとしても、損傷しないことを確認する。 

（３）1、2 階外壁及び袖壁の厚さが、F3 竜巻による飛来物の衝突による水平貫通限界厚さ以上あ

ることを確認する。 

 

２． 第２加工棟の F3 竜巻に対する評価結果 

（１）建物本体の強度確認 

F3 竜巻荷重が作用したとしても倒壊しないことを確認するために、竜巻荷重 WT1 及び WT2

に対して、保有水平耐力が上回ることを確認する。 

WT1＝WP 

WT2＝WW＋0.5WP＋WM 

① 風圧力による荷重 WWの算出 

F3 竜巻用速度圧 q＝5164 (N/m2) 

ガスト影響係数 G＝1.0 

当該階以上の受圧面積 ΣA (m2) 

建物に作用する風圧力が最大となる風力係数 C 

C＝風上側 Cpe－風下側 Cpe＝0.8－(－0.4)＝1.2 
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② 気圧差による荷重 WPの算出 

F1 竜巻時と同様に、気圧差が生じ、かつ保守的に風下方向にのみ WPが作用するものとし

て考慮する。最大気圧低下量ΔPmax = 7.46 kN/m2とする。各作用位置での WP一覧を表１－

３に示す。 

表１－３ 各位置での気圧差による荷重 WP 

風方向 
作用
位置 

最大気圧低下量ΔPmax 
(kN/m2) 

受圧面積 A 
(m2) 

WP=ΔPmax･A 
(kN) 

南北 

RFL 

7.46 

113.7 849 

4FL 455.1 3396 

3FL 864.5 6450 

2FL 1311.7 9786 

東西 

RFL 114.1 852 

4FL 265.8 1983 

3FL 420.3 3136 

2FL 589.9 4401 

 

③ 衝撃荷重 WMの算出 

F3 竜巻により、路線バス・トラックウィング車・ワゴン車・鋼製材・プレハブ小屋の到達

が想定されるが、WMは保守的に、到達する飛来物のうち最大の荷重を想定し見込むものとす

る。表１－４の飛来物の特性により、到達範囲を表１－５の範囲に設定する。 

表１－４ 竜巻荷重による飛来物 

飛来物の種類 
初期 
位置 
(m) 

最大飛距離 
(m) 

飛散高さ 
(m) 

m 
(kg) 

L1 
(m) 

V 
(m/s) 

WM 
=m･V2/L1 

路線バス 
7 84.0 

3.1 10600 2.49 32.9 4608 
0 54.9 

トラック 
ウィング車 

7 77.9 
2.9 10680 2.49 31.5 4256 

0 50.0 

ワゴン車 7 128.3 4.8 2000 1.9 43.3 1974 

鋼製材 7 164.6 10.8 135 0.2 43.9 1301 

プレハブ小屋 7 220.7 23.7 600 2.0 59.9 1077 
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１）竜巻対策扉の F3 竜巻による飛来物からの防護 

外部扉に対する飛来物の衝突の状況を表１－７に示す。 

Ａ：コンクリート充填扉により直接外部扉に飛来物が衝突しない。 

Ｂ：防護壁・袖壁により直接外部扉に飛来物が衝突しない。 

Ｃ：防護柵により直接外部扉に飛来物が衝突しない。 

Ｄ：距離的、高さ的に飛来物は到達しない 

Ｅ：飛来物が直接外部扉に衝突する。 

 

 

表１－７ 外部扉への飛来物の衝突 

階 外部扉符号 
F3 竜巻による 

飛来物の到達あるいは衝突の
状況 

１
階 

1-7 Ａ 

1-8 Ａ 

1-9 Ａ 

1-1 Ｂ 

1-2 Ｂ 

1-11 Ｂ 

1-4 Ｂ 

1-10 Ｂ 

1-6 Ｂ 

２
階 

2-3 Ｃ 

2-4 Ｃ 

2-5 損傷考慮（鉄骨） 

2-6 損傷考慮（鉄骨） 

2-1 損傷考慮（鉄骨） 

2-2 損傷考慮（鉄骨） 
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表１－９ 単位面積当たりの F3 竜巻の風荷重 

圧力
低下 

受風面 
風圧力 
qi(N/m

2) 

最大気圧 
低下量

ΔPmax(N/m
2) 

衝撃荷重
WM(N) 

wT1 
(=ΔPmax) 

wT2 
(=qi +0.5ΔPmax+WM) 

考
慮
す
る 

風上壁面 
4131.2 

-7460.6 

0 

-7460.6 

  400.9 

5164.0  1433.7 

側壁面 
（風上側） 

-3614.8 -7345.1 

-2582.0 -6312.3 

側壁面 
（風下側） 

-2065.6 -5795.9 

-1032.8 -4763.1 

風下壁面 
-2065.6 -5795.9 

-1032.8 -4763.1 

考
慮
し
な
い 

風上壁面 
4131.2 

0 0 

 4131.2 

5164.0  5164.0 

側壁面 
（風上側） 

-3614.8 -3614.8 

-2582.0 -2582.0 

側壁面 
（風下側） 

-2065.6 -2065.6 

-1032.8 -1032.8 

風下壁面 
-2065.6 -2065.6 

-1032.8 -1032.8 

 

以上より、評価においては 100 N/m2未満を切り上げて、下記の値を用いる。 

F3 竜巻気圧差無し(正圧)：F3 竜巻荷重 q3＝5.200 (kN/m2) 

F3 竜巻気圧差有り(負圧)：F3 竜巻荷重 q4＝7.500 (kN/m2) 

 

⑥ 評価する部材と荷重のモデル化 

F1 竜巻と同様に、各骨部材が負担する竜巻荷重を算出し、そのときの発生曲げ応力度が

許容曲げ応力度より小さいことを確認する。留め具等にあっては、発生せん断応力度が許容

せん断応力度より小さいことを確認する。なお、上下力骨と中骨、中骨と表面材はすみ肉溶

接にて接合するものとする。 

検討するパターンとしては F1 竜巻の場合に示した A～Eに分類される。竜巻荷重 qi＝q4＝

7.500 (kN/m2)とする。 
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 耐竜巻計算書 No.10 第２加工棟 防護柵 No.3、No.4（F3 竜巻） 

 

１．基本的な考え方 

 F3 竜巻が発生した場合に第 2 加工棟の西側外壁に面した２階部分の外部扉 2-3 及び外部扉 2-4

を F3竜巻飛来物から防護する為に設置した防護柵No.3及びNo.4が、F3竜巻飛来物から外部扉2-3

及び外部扉 2-4 を防護できることを確認する。 

 

 

１．１ 防護柵 No.3、No.4 の竜巻に対する設計方針 

  防護柵 No.3、No.4 に対する設計は、次の設計方針を満足するように行う。 

   ・防護柵 No.3、No.4 は、F3 飛来物の衝突から防護対象扉を防護する設計とする。 

 

 

１．２ 準拠する主な法令、規格及び基準 

・鋼構造設計規準－許容応力度設計法（日本建築学会） 

・建築物荷重指針・同解説 （日本建築学会 ） 

 

 

１．３ F3 竜巻による飛来物の設定 

 ここでは、西側外壁面への飛来物について検討を行う。 

加工事業変更許可申請書に記載の設定飛来物の特性を表１－１に示す。 

第２加工棟西面の竜巻による飛来物は路線バスであるが、飛来物の特性により高さ 3.1ｍ＝2 階

まで到達する（1階は別項、防護扉で対応） 

 

 表１－１ F3 竜巻による飛来物 

飛来物の種類 
初期位置 
[m] 

最大飛距離 
[m] 

飛散高さ  
[m] 

路線バス 
0 54.9 3.1 

7 84.0 3.1 
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１．７前提条件 

（１）前提条件 

物性は動的増加率を用いて設定する。 

各物性は真応力、真ひずみを考慮し，根拠となる数値は以下の文献より設定した。 

なお，各文献の表記は以下の通り。 

・鋼構造設計規準（日本建築学会）→「鋼構造設計規準」 

・「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」（原子力規制委員会制定）→「竜巻ガイド」 

・日本産業規格（日本規格協会）→「JIS」 

 

・ヤング係数・・・・・鋼構造設計規準 

・ポアソン比・・・・・鋼構造設計規準 

・動的増加率・・・・・NEI07-13 

・降伏応力・・・・・・JIS 

・破断ひずみ・・・・・NEI07-13 

・飛来物の破断応力・・JIS の下限値 

・単位体積質量・・・・JIS 

・総質量・・・・・・・竜巻ガイド 

・摩擦係数・・・・・・機械工学便覧 

・風力係数・・・・・・建築物荷重指針・同解説 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

































 

1383 

 

（４）－１０ 定着部の評価結果 

F3 竜巻の解析結果では，飛来物速度が 0[m/s]になることおよび各定着部の反力がほぼ定常状

態に戻っていることより，飛来物が衝突した時、衝突箇所において鋼材の破断は起こるものの，

架構の貫通および架構の倒壊は起こらないことを確認した。 
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耐竜巻計算書 No.13 第５廃棄物貯蔵棟（F3 竜巻） 

 

１．第５廃棄物貯蔵棟の F3 竜巻に対する評価 

第５廃棄物貯蔵棟は F3 竜巻に対する部分的な損傷は許容するが、F3 竜巻荷重に対して保

有水平耐力が上回っており、倒壊しないことを確認する。 

 

２．F3 竜巻荷重の算出  

（１）F3 竜巻により加工施設に作用する荷重の算定 

竜巻ガイドから WT1、WT2は以下の式で求められる。 

WT1＝WP 

WT2＝WW＋0.5WP＋WM 

WW：F3 竜巻の風圧力による荷重 

WP：F3 竜巻による気圧差による荷重 

WM：F3 竜巻飛来物による衝撃荷重 

 

①設計用速度圧 q 

q ＝（1/2）・ρ・VD2 

＝（1/2）×1.22×（92）2 ＝5,163.04 (N/m2) → 5164 (N/m2) 

q ：設計用速度圧 

ρ：空気密度 1.22 (kg/m3) 

VD ：最大瞬間風速 92 (m/s) 

 

②ガスト影響係数 G 

F1 竜巻時と同様に G=1.0 とする。 

 

③風力係数 C 

壁に作用する風圧力を算出する場合の風力係数 Cを表２－１に、屋根に作用する風圧力

を算出する場合の風力係数 Cを表２－２に示す。 

 

表２－１ 風力係数 C（壁） 

項目 外圧係数 

風上側 Cpe＝ 0.8 

風下側 Cpe＝-0.4 

 

表２－２ 風力係数 C（屋根） 

項目 外圧係数 

陸屋根面，円弧屋根妻側 Cpe＝-1.0 

円弧屋根平側 Cpe＝-1.0 
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④気圧差による荷重 

WP＝ΔPmax･A 

ΔPmax：最大気圧低下量  

A：受圧面積 

 

F3 竜巻による最大気圧低下量を表２－３に示す。 

 

表２－３ F3 竜巻による最大気圧低下量 

空気密度 

ρ(kg/m3) 

最大風速 

VD(m/s) 

移動速度 

VT(m/s) 

最大接線速度 

VRm(m/s) 

最大接線風速半

径 Rm(m) 

最大気圧低下量 

ΔPmax(kN/m
2) 

1.22 92 14 78 30 7.46 

 

 

⑤圧力による荷重 WWの算出 

F3 竜巻による南北方向、東西方向の Ww を表２－４、表２－５に示す。 

 

表２－４ F3 竜巻による南北方向 Ww 

風方向 
速度圧 q 

(N/m2) 

ガスト 

影響係数 G 
風力係数 C 

受圧面積(1) 

A(m2) 

風圧力 Ww 
=q・G・C・A (kN) 

南北 5164 1 

風上側 0.8 30 123.94 

風下側 -0.4 30 -61.97 

南北方向の WW=風上側 PD－風下側 PD 185.91 → 186 

(1) 受圧面積は、耐竜巻計算書 No.7 図２－１参照 

 

表２－５ F3 竜巻による東西方向 Ww 

風方向 
速度圧 q 

(N/m2) 

ガスト 

影響係数 G 
風力係数 C 

受圧面積(1) 

A(m2) 

風圧力 Ww 
＝q・G・C・A (kN) 

東西 5164 1 

風上側 0.8 18 74.37 

風下側 -0.4 18 -37.19 

東西方向の WW=風上側 PD－風下側 PD 111.56 → 112 

(1) 受圧面積は、耐竜巻計算書 No.7 図２－１参照 

 

⑥気圧差による荷重 WPの算出 

第５廃棄物貯蔵棟は、F3 竜巻においては損傷が想定されることから、気圧差は解消する

ものとし、WP＝0 とする。 
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２. 設備・機器の竜巻による損傷の防止に関する基本的な考え方 

安全機能を有する施設は、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」（以下「竜巻ガイド」と

いう。）に基づき設定した設計竜巻（F1 竜巻）の発生により、安全機能を喪失することのない

設計とする。 

安全機能を有する施設を内包する建物の壁・屋根・外部に面した扉は、F1 竜巻による風荷

重又は気圧低下により損傷せず、また、F1 竜巻の発生に伴って発生するおそれのある飛来物

により貫通しない設計としていることから、これら建物内の設備・機器においては竜巻に対

する防護設計を要しない。屋外に設置している設備・機器については、F1 竜巻に対する防護

設計を行う。 

本資料では、今回の申請に係る設備・機器のうち屋外設備であるモニタリングポスト No.1

及びモニタリングポスト No.2 について F1 竜巻に対する防護設計の結果を示す。 

また、更なる安全向上策として、安全上重要な施設の有無の評価における加工施設に大き

な影響を及ぼすおそれのある竜巻（F3 竜巻）が発生した場合に、風荷重による損傷及び飛来

物による貫通に対し、核燃料物質等の施設外への飛散を防止する措置を行う。 

なお、今回の申請に係る設備・機器において、F3 竜巻に対する防護措置を講じる設備・機

器はない。 

 

２.１  設備・機器の竜巻に対する設計方針 

本申請対象設備の竜巻に対する設計は、次の設計方針を満足するように行う。 

［F1 竜巻に対する設計］ 

(１) 常時作用する荷重と F1 竜巻における風圧力及び気圧差による水平荷重を組み合わ

せ、その結果発生する応力に対して弾性範囲にとどまる設計とする。 

(２) F1 竜巻による浮き上がり荷重に対しアンカーボルトによる固定が失われない設計

とする。 

 

２.２  竜巻荷重の評価 

(１)  風圧力及び気圧差による水平荷重の算定 

竜巻ガイドに基づき、以下の２つの荷重のうち、大きい値を用いて評価する。 

 

WT1＝WP 

WT2＝WW＋0.5WP＋WM 

 

ここで、 

WW ：F1 竜巻の風圧力による荷重 

WP ：F1 竜巻による気圧差による荷重 

WM ：F1 竜巻飛来物による衝撃荷重 

とする。 

 

上記荷重の算定方法は加工施設の建物の評価における方法による。但し、条件を以下とす

る。 
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表２－１ 物体形状に対する抗力係数 

飛来物形状 CDx CDy CDz 

塊状 2.0 2.0 2.0 

板状 2.0 1.2 1.2 

棒状 2.0 0.7 0.7 

 
 

以上より、浮き上がり荷重 PVは上記揚力 Fから自重(mg)を差し引いたものとして算定する。 

 

PV＝F－mg (N) 

 

２.３  評価方法 

竜巻の水平荷重に対する強度評価は、株式会社構造システム製の構造解析プログラム「Ｆ

ＡＰ－３」バージョン５（以下「ＦＡＰ－３」という。）を使用し、組合せ応力（引張／圧縮

＋曲げ、垂直＋せん断）が許容限界以内であることを確認する。 

竜巻の浮き上がり荷重に対する強度評価は、２．２（１）に示す手法にて算出した浮き上

がり荷重によりアンカーボルトに発生する引抜荷重を評価し、引抜荷重が許容限界以内であ

ることを確認する。 

 

２.４  使用材料と許容耐力 

部材及びアンカーボルトの許容限界は、付属書類３「地震による損傷の防止（設備・機器

の耐震性）に関する説明書」において用いているものを適用する。 

 

２.５  評価結果 

(１)  竜巻荷重に対する強度 

F1 竜巻による竜巻荷重（水平荷重及び浮き上がり荷重）に対する強度評価結果を表２－２

及び表２－３に示す。なお、モニタリングポストの付属機器である無線アンテナは、伝送方

法の多様化として無線伝送の機能を担っているが、自身が放射線監視設備としての安全機能

を有していないこと、また、質量が小さく建物に損傷を与える飛来物となり得ないことから

評価対象とはしない。 
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付属書類６ 外部からの衝撃（外部火災・爆発）による損傷の防止に関する説明書 
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１．はじめに 

加工事業変更許可申請書では、「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」（以下「外部火災ガイ

ド」という。）を参考とし、加工施設敷地内外での火災・爆発を想定し、加工施設の建物の健全性

を確認し、森林火災、近隣工場等の火災・爆発の影響評価を行い、加工施設の建物に影響のないこ

とを示した。 

ここで、敷地内の高圧ガス貯蔵施設のうち、ボンベ置場(1)及び第１高圧ガス貯蔵施設（液化ア

ンモニアタンク）については、事業変更許可申請書において、移設予定の概略的な位置で評価を行

い、加工施設の建物に影響のないことを示していた。また、第５廃棄物貯蔵棟については、新設の

建物であることから、新設予定の概略的な位置で評価を行い、第５廃棄物貯蔵棟に影響のないこと

を示していた。 

本資料は、ボンベ置場(1)、第１高圧ガス貯蔵施設、第５廃棄物貯蔵棟の詳細な設置位置を確定

させたため、表６－１に示す評価内容及び評価項目について、確定した位置における外部火災の影

響評価の結果を説明するものである。 

 

表６－１ 外部火災の影響評価の内容 

外部火災の種別 防護対象施設 想定火災・爆発源 評価項目 

加工事業変更許

可申請書の評価

からの変更有無 

森林火災 第２加工棟 

第５廃棄物貯蔵棟 

敷地内西側の竹林 

敷地外南側のＢ事業所敷地内

の雑木林 

危険距離 なし 

外壁温度 あり 

火炎到達時間 なし 

近隣工場等

の火災・爆発 

火災 

 

第２加工棟 

第５廃棄物貯蔵棟 

敷地外の石油コンビナート 

敷地外の危険物施設 

敷地外の燃料輸送車両 

敷地内の危険物施設 

敷地内の燃料輸送車両 

危険距離 あり 

外壁温度 なし 

爆発 敷地外の燃料輸送車両 

敷地内の高圧ガス貯蔵施設 

敷地内の高圧ガス運搬車両 

危険限界距離 

 

なし 

航空機落下火災 第２加工棟 敷地内外への航空機落下 

（敷地内外の危険物施設との

重畳を含む。） 

外壁温度 なし 

 

評価においては、以下に示す保守的な条件とした。 

・加工施設と火災源となる各施設との間には、建物等の障壁が存在するが、評価では考慮しない。 

・火災源となる各施設の安全対策は考慮せず、貯蔵されている可燃物やガスが全て火災・爆発に

寄与するものとする。 

・外壁温度の計算においては、除熱を考慮しない。 

・予備的放水等の人的対策は期待しない。 

 

２．森林火災の影響評価 

森林火災の影響評価については、第５廃棄物貯蔵棟の新設位置を確定させたことの反映、隣接南

側Ｂ事業所敷地内と第５廃棄物貯蔵棟の離隔距離について、事業変更許可申請書における評価に

過剰な保守性があったこと（付属書類６別添１参照）について、実際の隣接南側Ｂ事業所敷地内と
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(3)FARSITE で使用されている式で使用する物性値等の入力パラメータは、外部火災ガイド附属

書Ａで引用している文献を参考にする。 

(4)植生、地形、気象データ等について実地調査を行う。 

(5)地表火及び樹冠火の評価結果から、防護対象施設の外壁温度の影響評価を行う。 

 

２．３ 森林火災評価 

(1)必要データ 

評価に用いたデータを以下に示す。 

a.植生 

①敷地内の竹林は、現地調査の結果、桜、竹の混合林であることを確認した。外部火災ガイ

ド附属書Ａで引用している文献を参考に保守的に常緑広葉樹（10 種）のパラメータを用

いて評価した。 

②Ｂ事業所の雑木林は、シイ、カシが主な植生であることを確認した。外部火災ガイド附属

書Ａで引用している文献を参考に保守的に常緑広葉樹（10 種）のパラメータを用いて評

価した。 

b.地形 

①敷地内の竹林は、想定する火炎延焼経路においては下り傾斜（約 30°）であることを確

認した。保守的に評価するために敷地の傾斜角を発火点から延焼経路方向に向けて上向き

に 5°とした。 

②隣接南側Ｂ事業所の雑木林は、想定する火炎延焼経路においてはほぼ平坦であることを

確認した。保守的に評価するために敷地の傾斜角を発火点から延焼経路方向に向けて上向

きに 5°とした。 

c.気象 

森林火災の火災形態については、土地の利用状況、地形、気象条件（風向・風速、気温、

湿度等）に大きく依存することから、これらを可能な限り考慮した評価とするため、森林火

災の火炎は円筒火災をモデルとし、気象条件として風速を考慮した。 

評価には、加工施設敷地近傍の熊取気象官署の過去 10 年間（2006 年から 2015 年）の観

測データを調査し、最大風速である 17 m/s を採用した。 

なお、本評価において Rothermel の延焼速度予測モデルを用いるが、Rothermel モデルで

は、燃焼中の森林上空の風速値をそのまま用いることはできず、地形及び樹林の影響で上空

の風速よりも遅くなり、尾根・斜面上部では 0.4 倍、斜面中央部では 0.3 倍(1)、斜面下部・

谷では 0.2 倍を上空の風速値に乗じることとしている。このため、地形及び植生を考慮し、

火炎中央部の高さの風速は最大風速を 0.3 倍(1)した 5.1 m/s を用いた。 

 

(1) 後藤義明 他”日本で発生する山火事の強度検討－Rothermel の延焼予測モデルを用いた Byram の火

線強度の推定－” 日林誌 87(3)2005 

 

(2)地表火の評価 

地表火の評価においては、外部火災ガイド附属書Ａ及び FARSITE で使用されている以下の

式を用いて、延焼速度、火線強度、単位面積当たりの熱量、火炎輻射強度（反応強度）及び火

炎長を評価した。各評価式で必要となるパラメータは外部火災ガイド附属書Ａに基づき文献
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調査、実地調査等により設定した。 

地表火の評価に用いたパラメータを表６－２－２に、評価結果を表６－２－３に示す。 

 

○延焼速度（m/min）：R  

R ൌ
୍ξሺଵାΦｗାΦｓሻ

ρ
ｂ
ε୕ౝ

                  ・・・（式２－１） 

IR ：火炎輻射強度（kW/m2） 

ξ ：反応強度のうち隣接可燃物の加熱に使われる割合 

Φw ：風速係数（－）        Φs ：傾斜角係数（－） 

ρb ：可燃物の堆積密度（kg/m3）  ε ：着火温度まで加熱される可燃物の割合 

Ｑig ：可燃物が着火するのに必要な熱量（kJ/kg） 

Q୧ ൌ 581  2594M୲ （Ｍt：可燃物の含水比） 

 

○火線強度（kW/m）：IB 

I ൌ
୍ሺଵଶ.ୖሻ

σ
                     ・・・（式２－２） 

σ ：可燃物の表面積／体積比（cm-1） 

 

○火炎長（m）：Lf 

L ൌ 0.0775I
.ସ                    ・・・（式２－３） 

 

○単位面積当たりの熱量（kJ/m2）：HA 

H ൌ Iୖ


ୖ
                      ・・・（式２－４） 

 

○火炎輻射強度（反応強度）（kW/m2）：IR 

Iୖ ൌ
ଵ


Γ’ｗ

ｎ
hη


η

ୗ
                ・・・（式２－５） 

Γ’ ：理想熱分解速度（1/min） 

wn  ：可燃物単位面積当たりの乾燥重量（kg/m3） 

h   ：発熱量（kJ/kg） 

ηM  ：可燃物中の水分による熱分解速度減少係数（－） 

ηS ：可燃物中の無機物による熱分解速度減少係数（－） 
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表６－２－２ 地表火の評価に用いたパラメータ(1) 

項目 記号 単位 数値 

反応強度のうち隣接可燃物の加熱に使われる割合 

風速割合 

傾斜角係数 

可燃物の堆積密度 

着火温度まで加熱される可燃物の割合 

可燃物が着火するのに必要な熱量 

可燃物の表面積/体積比 

理想熱分解速度 

可燃物単位面積当たりの乾燥重量 

発熱量 

可燃物中の水分による熱分解速度減少係数 

可燃物中の無機物による熱分解速度減少係数 

ξ 

Φw 

Φs 
ρb 
ε 

Ｑig 
σ 

Γ’ 

wn 
H 

ηM 
ηS 

 

 

 

kg/m3 

 

kJ/kg 

cm-1 

1/min 

kg/m3 

kJ/kg 

0.314 

25.29 

0.092 

28.6 

0.941 

607 

74.9 

1.722 

0.938 

18789 

0.883 

0.321 

(1) 後藤義明 他”日本で発生する山火事の強度検討－Rothermel の延焼予測モデルを用いた

Byram の火線強度の推定－” 日林誌 87(3)2005 

 

表６－２－３ 地表火の評価結果 

項目 記号 単位 数値 

延焼速度 

火線強度 

火炎長 

単位面積当たりの熱量 

火炎輻射強度（反応強度） 

R 

IB 
Lf 
HA 

IR 

m/min 

kW/m 

m 

kJ/m2 

kW/m2 

4.36 

105 

0.66 

1445 

143 

 

(3)樹冠火の評価 

樹冠火の評価においては、以下に示す FARSITE で使用されている式(2)を用いて、火線強度を

評価した。それ以外の延焼速度、火炎長、単位面積当たりの熱量及び火炎輻射強度については、

地表火と同様の式を用いて評価した。 

樹冠火の評価に用いたパラメータを表６－２－４に、評価結果を表６－２－５に示す。 

 

○樹冠火の火線強度（kW/m）：Ic 

Iୡ ൌ 300 ቀ
୍ా

ଷୖ
 CBF・CBDሺH െ CBHሻቁR             ・・・（式２－６） 

ＩB ：火線強度（kW/m） 

I ൌ
୦୵ୖ


                        ・・・（式２－７） 

h ：可燃物の燃焼熱（kJ/kg） 

w ：単位面積当たりの燃料量（kg/m2） 

R ：延焼速度（m/min） 

CBF：樹冠燃焼率（－） 

CBD：樹冠の充填密度（kg/m3） 

H ：樹木高さ（m） 

CBH：樹冠までの高さ（m） 

(2) Mark A.Finney”FARSITE:Fire Area Simulator - Model Development and Evaluation”, USDA For. 

Serv.Res.Pap.RMRS-RP-4 Revised, March 1988, revised February 2004 

 

 

 

 



 

1415 

表６－２－４ 樹冠火の評価に用いたパラメータ 

項目 記号 単位 数値 

可燃物の燃焼熱 

単位面積当たりの燃料量 

樹冠燃焼率 

樹冠の充填密度 

樹木高さ 

樹冠までの高さ 

h 

w 

CFB 
CBD 
H 

CBH 

kJ/kg 

kg/m2 

 

kg/m3 

m 

m 

18000 

2.2 

1 

0.2 

10 

3.5 

 

表６－２－５ 樹冠火の評価結果 

項目 記号 単位 数値 

延焼速度 

火線強度 

火炎長 

単位面積当たりの熱量 

火炎輻射強度（反応強度） 

R 

IB 
Lf 
HA 

IR 

m/min 

kW/m 

m 

kJ/m2 

kW/m2 

4.36 

4575 

3.74 

39600 

3925 

 

(4)形態係数、輻射強度等の評価 

防護対象施設の外壁温度を評価するために、外部火災ガイド附属書Ａに従い輻射強度を評

価した。発火点からの延焼を考慮し、地表火及び樹冠火の評価結果から、以下の式を用いて燃

焼半径、円筒火炎モデル数、形態係数及び燃焼継続時間を評価した。ここで形態係数及び輻射

強度の評価の考え方については、図６－２－２のとおりである。 

 

○燃焼半径（m）：Rr 

R୰ ൌ

ଷ
                        ・・・（式２－８） 

Lf：火炎長（m） 

 

○円筒火炎モデル数：F 

F ൌ


ଶୖ౨
                        ・・・（式２－９） 

W：火炎到達幅（m） 

 

○形態係数：Φi 

Φ୧ ൌ
1
πn

tanିଵ ൬
m

√nଶ െ 1
൰＋

m
π
ቐ
ሺA െ 2nሻ

n√AB
tanିଵ ඨ

Aሺn െ 1ሻ

Bሺn  1ሻ
 െ

1
n

tanିଵ ඨ
ሺn െ 1ሻ
ሺn  1ሻ

ቑ 

m ൌ
L
R୰
＝3、n ൌ

L୧
R୰
、A＝ሺ1  nሻଶ＋mଶ、B＝ሺ1 െ nሻଶ＋mଶ 

                     ・・・（式２－１０） 

Φi ：各火炎モデルの形態係数（－） 

Li：離隔距離（m） 

Lf：火炎長（m） 

Rr：燃焼半径（m） 

Φ୲ ൌ ሺΦ୧＋Φ୧＋ଵ＋Φ୧＋ଶ＋･･･ሻ               ・・・（式２－１１） 

Φt：各円筒火炎モデルの形態係数を合計した値 
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○輻射強度（W/m2）：E 

E ൌ R・Φ୲                        ・・・（式２－１２） 

Rf：火炎輻射発散度（W/m2） 

Rf=IR×0.371 

 

○燃焼継続時間（s）：t 

t ൌ
ୌఽ

୍
                          ・・・（式２－１３） 

HA：単位面積当たりの熱量（kJ/m2） 

IR：火炎輻射強度（反応強度）（kW/m2） 

 

 

 

① 円筒火炎モデルを並べた火炎幅が発火点

から延焼速度で建物に迫る。 

 

② 竹林、雑木林境界に到達後、両方向に延

焼する。燃焼時間経過後に円筒火炎モデ

ル一つ分ずつ延焼していく。 

 

 

 

 

図６－２－２ 形態係数及び輻射強度の評価の考え方 

 

(5)森林火災の影響評価 

a.外壁温度の評価 

外壁温度は、輻射強度、形態係数及び燃焼時間で加工施設外壁が昇温されるものとして、

一次元非定常熱伝導方程式の解である半無限物体における表面での対流による放熱を考慮

する境界条件の場合の以下の式を用いて、外壁の温度を評価した。 

Ｔ ൌ T＋ ൬
𝐸
𝛼
൰ ൬1 െ 𝑒𝑟𝑓 ൬

𝜒

2√𝜅𝑡
൰൰ െ 𝑒𝑥𝑝 ቆ

𝛼
𝜆
𝜒＋

𝛼ଶ

𝜆ଶ
𝜅𝑡ቇ ൬1 െ 𝑒𝑟𝑓 ൬

𝜒

2√𝜅𝑡
＋
𝛼
𝜆
√𝜅𝑡൰൰൨ 

                           ・・・（式２－１４） 

（参考資料：伝熱工学 東京大学出版会） 

 

防護対象施設の外壁の初期温度は気温が高くなる夏場を想定した 50 ℃とし、評価した結

果を表６－２－６に示す。外壁外面温度は許容温度（200 ℃）を下回り、問題ないことを確

認した。（コンクリート壁の許容温度については事業許可申請書別添５ﾘ(ｲ）－７による) 
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表６－２－６ 森林火災による外壁温度の評価結果 

防護対象施設 

想定火災源 

敷地内竹林 南側Ｂ事業所雑木林 

離隔距離 外壁外面温度(1) 離隔距離 外壁外面温度(1) 

第２加工棟 55 50.1 23 52.0 

第５廃棄物貯蔵棟 7 (2) 52.8 
78 

(55) 

50.4 

(50.6) 

（カッコ内は加工事業変更許可申請書で示していた値） 
(1) 初期温度は気温が高くなる夏場を想定した 50 ℃とした。 

(2) 保守的に 6 m として評価した。 

 

b.火炎の到達時間及び危険距離の評価 

防護対象施設に対する敷地内竹林による延焼について、火炎の到達時間の評価結果は 3.4

分であった。また隣接南側Ｂ事業所の雑木林による延焼について、火炎の到達時間の評価結

果は 22.9 分であった。万一、森林火災が発生し、防護対象施設に火災が接近した場合、外

壁温度の上昇はほとんどない。 

敷地内西側の竹林火災の危険距離は、外部火災ガイド附属書Ａの「Alexander and Fogarty 

の手法（風上に樹木がない場合）」を用いて、火線強度から火炎の防火帯突破確率 1％の値

を設定し評価した。その結果、必要な危険距離は、表６－２－７の相関関係より、最大火線

強度は地表火の 105 kW/m 相当の 6.2 m である。防護対象施設である第２加工棟からの離隔

距離は 55 m、第５廃棄物貯蔵棟からの離隔距離は 7 m あることから、必要な離隔距離が確

保できている（竹林については、第５廃棄物貯蔵棟との離隔距離が 7 m 以上となるよう管理

する）。 

また、隣接南側Ｂ事業所の雑木林の火災の危険距離は、外部火災ガイド附属書Ａの

「Alexander and Fogarty の手法（風上に樹木がある場合）」を用いて、火線強度から火炎

の防火帯突破確率 1％の値を設定し評価した。その結果、必要な危険距離は、表６－２－８

の相関関係より、最大火線強度は 4680 kW/m（地表火 105 kW/m＋樹冠火 4575 kW/m）相当の

19.9 m である。防護対象施設である第２加工棟からの離隔距離は 23 m、第５廃棄物貯蔵棟

からの離隔距離は 78 m あることから、必要な離隔距離が確保できている。 

以上から、森林火災により第２加工棟、第５廃棄物貯蔵棟の外壁が破損するおそれがない

ことを確認した。 

 

表６－２－７ 風上に樹木がない場合の火線強度と最小防火帯幅の関係 

（火炎の防火帯突破確率 1％）(1) 

火線強度( kW/m ) 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000 15000 20000 25000 

防火帯幅( m ) 6.2 6.4 6.7 7.1 7.4 7.8 9.5 11.3 13.1 14.8 

(1) 外部火災ガイド附属書Ａ 

 

表６－２－８ 風上に樹木がある場合の火線強度と最小防火帯幅の関係 

（火炎の防火帯突破確率 1％）(1) 

火線強度( kW/m ) 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000 15000 20000 25000 

防火帯幅( m ) 16 16.4 17.4 18.3 19.3 20.2 24.9 29.7 34.4 39.1 

(1) 外部火災ガイド附属書Ａ 
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３．近隣工場等の火災・爆発による影響評価 

３．１ 敷地外の危険物施設の火災の影響評価 

敷地外の危険物施設の火災の影響評価については、第５廃棄物貯蔵棟の位置を確定したが、加

工事業許可変更申請書に示した離隔距離に変更はなく、敷地外の危険物施設の火災の影響評価

の結果に変更はない。 

 

(1)離隔距離及び貯蔵数量の調査結果 

敷地近隣の危険物（敷地外の石油コンビナート等、敷地外の危険物施設）を調査した。敷

地外の石油コンビナート等と本加工施設の位置関係を図６－３－１に示す。また、貯蔵され

ている危険物の種類、貯蔵数量、本加工施設との離隔距離について調査した結果を表６－３

－１及び表６－３－２に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６－３－１ 敷地外の石油コンビナート等と本加工施設の位置関係 

 

表６－３－１ 敷地外の石油コンビナート等の調査結果 

石油コンビナート等 

（想定火災源） 
種類 

設定した 

危険物 
貯蔵数量 

(m3) 
防護対象施設 

離隔距離 

(m) 

関西国際空港地区 航空機燃料 JetA-1(1) 200000 
第２加工棟 

第５廃棄物貯蔵棟 
9100 

(1) 大型民間航空機の燃料を設定した。  

 

 

 

 

 

 

 

関西国際空港地区 

岬地区 

本加工施設 

約 9.1 km 
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t：燃焼継続時間（s） 

V：貯蔵数量（m3） 

R：燃焼半径（m） 

v：燃焼速度（m/s） 

M：質量低下速度（kg/(m2・s）） 

ρ：密度（kg/m3） 

 

表６－３－３ 燃焼半径、形態係数、輻射強度及び燃焼継続時間の評価結果 

石油コンビナート等（想定火災源） 関西国際空港地区 

設定した危険物 JetA-1 

燃料タンク投影面積(m2) 80000 (4) 

燃焼半径(m) 159.6 

輻射発散度(W/m2)(1) 5.0×104 

形態係数 5.94×10-4 

輻射強度(W/m2) 29.7 

質量低下速度(kg/(m2・s))(2) 0.039 

燃料密度(kg/m3)(3) 840 

燃焼継続時間(h) 14.96 

(1) 外部火災ガイド附属書Ｂ 附録Ｂより 

(2) NUREG-1805 より 

(3) ASTM D1655-12a より 

(4) 消防法で定められた最大の防油堤内で燃焼すると仮定した。 
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表６－３－４ 燃焼半径、形態係数、輻射強度及び燃焼継続時間の評価結果 

危険物施設 

（想定火災源） 

A-1/A 事業所 

屋内貯蔵所 

A-2/A 事業所 

屋内貯蔵所 

A-3/A 事業所 

屋内貯蔵所 

設定した危険物 重油 ガソリン エタノール 

燃料タンク投影面積 

(m2) 

1.3 (3) 3.8 (3) 4.7 (3) 

燃焼半径 

(m) 

0.65 1.10 1.22 

輻射発散度 

(W/m2)(1) 

2.3×104 5.8×104 1.2×104 

防護対象施設 第２加工棟 第５廃棄物

貯蔵棟 

第２加工棟 第５廃棄物

貯蔵棟 

第２加工棟 第５廃棄物

貯蔵棟 

形態係数 

 

1.79×10-5 1.23×10-5 4.99×10-5 2.90×10-5 5.99×10-5 3.46×10-5 

輻射強度 

(W/m2) 

0.41 0.28 2.89 1.68 0.72 0.42 

質量低下速度 

(kg/(m2・s）)(2) 

0.035 0.035 0.055 0.055 0.015 0.015 

燃料密度 

(kg/m3)(2) 

1000 1000 740 740 794 794 

燃焼継続時間 

(h) 

7.14 7.14 3.36 3.36 13.23 13.23 

 

表６－３－４ 燃焼半径、形態係数、輻射強度及び燃焼継続時間の評価結果（続き） 

危険物施設 

（想定火災源） 

A-4/A 事業所 

屋内貯蔵所 

A-5/A 事業所 

屋内貯蔵所 

A-6/A 事業所 

屋内貯蔵所 

設定した危険物 重油 メタノール 灯油 

燃料タンク投影面積 

(m2) 

5.2 (3) 0.8 (3) 1.7 (3) 

燃焼半径 

(m) 

1.29 0.50 0.73 

輻射発散度 

(W/m2)(1) 

2.3×104 9.8×103 5.0×104 

防護対象施設 第２加工棟 第５廃棄物

貯蔵棟 

第２加工棟 第５廃棄物

貯蔵棟 

第２加工棟 第５廃棄物

貯蔵棟 

形態係数 

 

6.53×10-5 3.74×10-5 3.24×10-5 8.95×10-6 3.32×10-5 1.22×10-5 

輻射強度 

(W/m2) 

1.50 0.86 0.32 0.09 1.66 0.61 

質量低下速度 

(kg/(m2・s）)(2) 

0.035 0.035 0.017 0.017 0.039 0.039 

燃料密度 

(kg/m3)(2) 

1000 1000 796 796 820 820 

燃焼継続時間 

(h) 

7.14 7.14 11.71 11.71 5.26 5.26 

(1) 外部火災ガイド附属書Ｂ 附録Ｂより 

(2) NUREG-1805 より 

(3) 複数のドラム缶等で貯蔵しているため、高さ 0.9 m のタンクを仮定した。 

(4) 地下貯蔵タンクの構造例の 30 kL タンク内径 2.1 m より高さ 1.5 m のタンクを仮定した。 

(5) 地下貯蔵タンクの構造例の 50 kL タンク内径 2.65 m より高さ 2.0 m のタンクを仮定した。 
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表６－３－４ 燃焼半径、形態係数、輻射強度及び燃焼継続時間の評価結果（続き） 

危険物施設 

（想定火災源） 

A-7/A 事業所 

屋内貯蔵所 

A-8/A 事業所 

屋内タンク貯蔵所 

B/B 事業所 

一般取扱所 

設定した危険物 重油 重油 軽油 

燃料タンク投影面積 

(m2) 

22.2(3) 2.9 16.6 

燃焼半径 

(m) 

2.66 0.96 2.30 

輻射発散度 

(W/m2)(1) 

2.3×104 2.3×104 4.2×104 

防護対象施設 第２加工棟 第５廃棄物

貯蔵棟 

第２加工棟 第５廃棄物

貯蔵棟 

第２加工棟 第５廃棄物

貯蔵棟 

形態係数 

 

4.26×10-4 7.51×10-4 1.56×10-5 1.69×10-5 8.30×10-4 3.11×10-4 

輻射強度 

(W/m2) 

9.80 17.27 0.36 0.39 34.86 13.06 

質量低下速度 

(kg/(m2・s）)(2) 

0.035 0.035 0.035 0.035 0.044 0.044 

燃料密度 

(kg/m3)(2) 

1000 1000 1000 1000 918 918 

燃焼継続時間 

(h) 

7.14 7.14 16.48 16.48 8.69 8.69 

 

表６－３－４ 燃焼半径、形態係数、輻射強度及び燃焼継続時間の評価結果（続き） 

危険物施設 

（想定火災源） 

C/C 事業所 

給油取扱所 

D/D 事業所 

給油取扱所 

E/E 事業所 

給油取扱所 

設定した危険物 ガソリン 軽油 軽油 

燃料タンク投影面積 

(m2) 

30.3 14.7 (4) 10.7 (4) 

燃焼半径 

(m) 

3.10 2.16 1.84 

輻射発散度 

(W/m2)(1) 

5.8×104 4.2×104 4.2×104 

防護対象施設 第２加工棟 第５廃棄物

貯蔵棟 

第２加工棟 第５廃棄物

貯蔵棟 

第２加工棟 第５廃棄物

貯蔵棟 

形態係数 

 

4.06×10-4 1.71×10-4 6.83×10-5 8.28×10-5 2.16×10-5 1.53×10-5 

輻射強度 

(W/m2) 

23.55 9.92 3.96 4.80 0.91 0.64 

質量低下速度 

(kg/(m2・s）)(2) 

0.055 0.055 0.044 0.044 0.044 0.044 

燃料密度 

(kg/m3)(2) 

740 740 918 918 918 918 

燃焼継続時間 

(h) 

7.47 7.47 8.69 8.69 8.69 8.69 

 

(1) 外部火災ガイド附属書Ｂ 附録Ｂより 

(2) NUREG-1805 より 

(3) 複数のドラム缶等で貯蔵しているため、高さ 0.9 m のタンクを仮定した。 

(4) 地下貯蔵タンクの構造例の 30 kL タンク内径 2.1 m より高さ 1.5 m のタンクを仮定した。 

(5) 地下貯蔵タンクの構造例の 50 kL タンク内径 2.65 m より高さ 2.0 m のタンクを仮定した。 
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(5)防護対象施設の危険距離及び外壁温度の評価結果 

危険距離は外部火災ガイド附属書Ｂ 附録Ｂより輻射発散度、NUREG-1805 より質量低下速

度及び燃料密度を設定して評価した。また、外壁温度は式２－１４を用い、防護対象施設の外

壁の初期温度は気温が高くなる夏場を想定した 50 ℃として評価した。結果を表６－３－５及

び表６－３－６に示す。 

評価の結果、防護対象施設の外壁温度は許容温度（200 ℃）を下回り、敷地外の危険物施

設の火災により第２加工棟、第５廃棄物貯蔵棟の外壁が破損するおそれがないことを確認し

た。 

 

表６－３－５ 敷地外の石油コンビナート等の火災による危険距離及び外壁温度の評価結果 

石油コンビナート等 

(想定火災源) 

設定した 

危険物 
防護対象施設 

離隔距離 

(m) 

危険距離 

(m) 

外壁外面の温度 

(℃)(1) 

関西国際空港地区 JetA-1 
第２加工棟 

第５廃棄物貯蔵棟 
9100 841 51.4 

(1) 初期温度は気温が高くなる夏場を想定した 50 ℃とした。 

 

表６－３－６ 敷地外の危険物施設の火災による危険距離及び外壁温度の評価結果 

危険物施設 

(想定火災源) 

設定した 

危険物 
防護対象施設 

離隔距離 

(m) 

危険距離 

(m) 

外壁外面の温度 

(℃)(1) 

A-1 A 事業所 屋内貯蔵所 重油 
第２加工棟 213 

2.0 
50.0 

第５廃棄物貯蔵棟 257 50.0 

A-2 A 事業所 屋内貯蔵所 ガソリン 
第２加工棟 215 

5.5 
50.1 

第５廃棄物貯蔵棟 282 50.1 

A-3 A 事業所 屋内貯蔵所 エタノール 
第２加工棟 218 

2.3 
50.0 

第５廃棄物貯蔵棟 287 50.0 

A-4 A 事業所 屋内貯蔵所 重油 
第２加工棟 221 

3.9 
50.1 

第５廃棄物貯蔵棟 292 50.0 

A-5 A 事業所 屋内貯蔵所 メタノール 
第２加工棟 121 

0.8 
50.0 

第５廃棄物貯蔵棟 230 50.0 

A-6 A 事業所 屋内貯蔵所 灯油 
第２加工棟 175 

3.6 
50.1 

第５廃棄物貯蔵棟 289 50.0 

A-7 A 事業所 屋内貯蔵所 重油 
第２加工棟 179 

7.9 
50.4 

第５廃棄物貯蔵棟 135 50.7 

A-8 A 事業所 屋内タンク貯蔵所 重油 
第２加工棟 336 

3.1 
50.0 

第５廃棄物貯蔵棟 323 50.0 

B B 事業所 一般取扱所 軽油 
第２加工棟 111 

11 
51.5 

第５廃棄物貯蔵棟 181 50.6 

C C 事業所 給油取扱所 ガソリン 
第２加工棟 214 

17 
51.0 

第５廃棄物貯蔵棟 329 50.4 

D D 事業所 給油取扱所 軽油 
第２加工棟 362 

12 
50.2 

第５廃棄物貯蔵棟 329 50.2 

E E 事業所 給油取扱所 軽油 
第２加工棟 549 

8.4 
50.0 

第５廃棄物貯蔵棟 651 50.0 

(1) 初期温度は気温が高くなる夏場を想定した 50 ℃とした。 

 

３．２ 敷地外の燃料輸送車両の火災の影響評価 

敷地外の燃料輸送車両の火災の影響評価については、加工事業許可変更申請書に示した離隔

距離に変更はなく、敷地外の燃料輸送車両の火災の影響評価の結果に変更はない。 

加工施設の近隣道路において発生することが想定される燃料輸送車両の火災が発生した場合
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表６－３－７ 評価指標とその内容 

評価指標 内容 

輻射強度(W/m2) 火炎の炎から任意の位置にある点（受熱点）の輻射強度 

形態係数(-) 火炎と受熱面との相対位置関係によって定まる係数 

燃焼半径(m) 燃料輸送車両の投影面積より評価した燃焼半径 

 

(3)必要なデータ 

評価に用いたデータを下表に示す。 

燃料の種類 ガソリン 

燃料量(ton) 15.3 

輻射発散度(kW/m2)(1) 58 

質量低下速度(kg/m2/s)(2) 0.055 

燃料輸送車両投影面積(m2)(3) 18.0 

(1) 外部火災ガイド附属書Ｂ 附録Ｂより 

(2) NUREG-1805 より 

(3) タンク長 7.3 m、タンク幅 2.46 m：石油タンクローリー（LS20-17）の仕様より 

 

(4)燃焼半径の評価 

燃焼半径は、式３－１により評価した。 

燃焼半径の計算結果は以下のとおりとなった。 

R ൌ ඨ
18.0
π

ൌ 2.39ሺmሻ 

 

(5)形態係数及び輻射強度の評価 

形態係数及び火炎から任意の位置にある点（受熱点）の輻射強度は、式２－１０及び式２

－１２により評価した。計算結果を表６－３－８に示す。 

 

表６－３－８ 形態係数及び輻射強度の評価結果 

防護対象施設 離隔距離(m) 形態係数(－) 輻射強度(kW/m2) 

第２加工棟 13 6.04×10-2 3.5 

第５廃棄物貯蔵棟 70 2.27×10-3 0.1 

 

(6)燃焼継続時間の評価 

燃焼継続時間は、式３－２により評価した。 

燃料継続時間の計算結果は以下のとおりとなった。 

t ൌ
15300

π・2.39ଶ・0.055
＝15502ሺsሻ＝4.31ሺhሻ 

 

(7) 防護対象施設の危険距離及び外壁温度の評価結果 

危険距離は外部火災ガイド附属書Ｂ 附録Ｂより輻射発散度、NUREG-1805 より質量低下速

度及び燃料密度を設定して評価した。また、外壁温度は、式２－１４を用いて、外壁の温度を

評価した。ここで、防護対象施設の外壁の初期温度は気温が高くなる夏場を想定した 50 ℃と

している。評価結果を表６－３－９に示す。 

評価の結果、想定火災源からの距離（敷地南側道路との離隔距離）は、危険距離以上あり、

防護対象施設の外壁温度は許容温度（200 ℃）を下回ることから、敷地外の燃料輸送車両の火
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災により第２加工棟、第５廃棄物貯蔵棟の外壁が破損するおそれがないことを確認した。 

 

表６－３－９ 敷地外の燃料輸送車両の火災による危険距離及び外壁温度の評価結果 

想定火災源 種類 防護対象施設 離隔距離(m) 危険距離(m)(1) 外壁外面の温度(℃)(2) 

燃料輸送車両 

（敷地南側道路） 
ガソリン 

第２加工棟 13 
12.4 

186.6 

第５廃棄物貯蔵棟 70 55.1 

(1) 外部火災ガイド附属書Ｂ 附録Ｂより輻射発散度、NUREG-1805 より質量低下速度及び燃料密度を設定して評価

した。 

(2) 初期温度は気温が高くなる夏場を想定した 50 ℃とした。 

 

３．３ 敷地外の燃料輸送車両（プロパンガス）の爆発の影響評価 

敷地外の燃料輸送車両（プロパンガス）の爆発の影響評価については、第５廃棄物貯蔵棟の

位置を確定したが、加工事業許可変更申請書に示した離隔距離に変更はなく、敷地外の燃料輸

送車両の爆発の影響評価の結果に変わりはない。 

タンクローリー（プロパンガス）の燃料積載量は輸送車両の中で敷地南側道路を走行する積

載量 18 kL（9 t）規模の車両とし、燃料を満載した状態を想定し、9トンタンクローリー（プ

ロパンガス）が爆発した場合の危険限界距離の評価を行った。防護対象施設と想定火災源の位

置関係を図６－３－２に示す。 

 

(1)入力データ 

想定する爆発は、防護対象施設に対して保守的な評価となるように評価に必要な入力デー

タとその数値は以下のように設定した。 

a.プロパンガスのＫ値 

外部火災ガイド附属書Ｂ 附録Ｂ（コンビナート等保安規則第五条別表第二）に掲げる数

値を用いて、常用温度が 10～40 ℃の数値：328×1000＝328000 とした。 

b.貯蔵設備のＷ値 

外部火災ガイド附属書Ｂ（コンビナート等保安規則第五条）に記載の貯蔵設備又は処理設

備の区分に応じて次に掲げる数値として、タンクローリー（プロパンガス）は、貯蔵設備に

該当するものとし積載能力の平方根の数値：√9＝3とした。 

c.危険限界距離 L 

タンクローリー（プロパンガス）と加工施設の間に必要な外部火災ガイド附属書Ｂに記載

の危険限界距離を評価した。タンクローリー（プロパンガス）が走行中に爆発することを想

定し、南側道路から防護対象施設までの最短距離を離隔距離とした。 

 

(2)危険限界距離の評価 

危険限界距離は、外部火災ガイド附属書Ｂに基づき、以下の式により評価した。 

L＝0.04×λ×(K×W)1/3                ・・・（式３－４） 

L：危険限界距離（m） 

λ：換算距離（14.4 m/kg1/3） 

Ｋ：コンビナート等保安規則第五条別表第二に掲げる数値 

Ｗ：貯蔵能力の平方根の数値（貯蔵能力が１トン未満のものは貯蔵能力（単位トン）

の数値） 
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L＝0.04×14.4×(328000×3)1/3 

＝57.3 m 

以上より危険限界距離は 58 m となった。 

 

(3)爆風圧の評価 

爆風圧は、換算距離の関数として、以下の式により評価した。 

Ｐ＜0.035 の場合   ：λ＝2.7944×Ｐ－0.71448 

0.035≦Ｐ＜0.2 の場合 ：λ＝2.4311×Ｐ－0.75698 

0.2≦Ｐ＜0.65 の場合 ：λ＝3.143×Ｐ－0.59261 

0.65≦Ｐの場合    ：λ＝3.2781×Ｐ－0.4855      ・・・（式３－５） 

 

・第２加工棟 

式３－４より離隔距離 13 m のλは 3.27 となり、式３－５に代入してＰを評価した結果

は、 

Ｐ＝1.007（kgf/cm2）→98.7（kPa） 

となった。 

 

・第５廃棄物貯蔵棟 

式３－４より離隔距離 70 m のλは 11.81 となり、式３－５に代入してＰを評価した結果

は、 

Ｐ＝0.124（kgf/cm2）→12.1（kPa） 

となった。 

 

(4)爆発による影響評価結果 

爆発による影響評価の結果を表６－３－１０に示す。 

加工施設の敷地境界の道路上で燃料輸送車両において爆発が発生した場合、防護対象施設

の第５廃棄物貯蔵棟は、危険限界距離(58 m)以上の離隔距離(70 m)があるため、爆発の影響

を受けるおそれはない。 

第２加工棟の離隔距離(13 m)は危険限界距離(58 m)以下であり、爆発の影響を受けるが、

第２加工棟への爆風圧は約 99 kPa となった。事業変更許可申請書の別添５リ(ｲ)－９に示す

評価に基づき、第２加工棟では、１階から３階までの南側町道に面する外壁を 10 cm 以上増

し打ちする安全対策を講じることにより、爆発の影響を受けるおそれがない設計とする（付

属書類６別添２参照）。 

 

表６－３－１０ 敷地外の燃料輸送車両の爆発による危険限界距離及び爆風圧の評価結果 

想定 

爆発源 
種類 

積載数量 

(t)(1) 
防護対象施設 

離隔距離 

(m) 

危険限界距離 

(m)(2) 

爆風圧 

(kPa)(3) 

追加安全対策 

燃料輸送車両 

（敷地南側道

路） 

プロパ

ンガス 
9 

第２加工棟 13 
58 

99 
厚さ 10 ㎝以上

増し打ち 

第５廃棄物貯蔵棟 70 7 ― 

(1) タンクローリー（プロパンガス）の最大積載量 18 kL よりプロパンの比重を考慮して評価した。 

(2) 外部火災ガイド附属書Ｂ 附録ＢよりＫ値、Ｗ値を設定して評価した。 

(3) 石油コンビナートの防災アセスメント指針より評価した。 
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(2)燃焼半径の評価 

燃焼半径は、式３－１の式より評価した。計算結果を表６－３－１２に示す。 

 

(3)形態係数及び輻射強度の評価 

形態係数及び輻射強度は、式２－１０及び式２－１２より評価した。計算結果を表６－３－

１２に示す。 

 

(4)燃焼継続時間の評価 

燃焼継続時間は、式３－２より評価した。計算結果を表６－３－１２に示す。 

 

表６－３－１２ 燃焼半径、形態係数、輻射強度及び燃焼継続時間の評価結果 

危険物施設 

（想定火災源） 

危険物貯蔵棟 発電機用重油タンク(1) 発電機用重油タンク(2) 発電機用重

油タンク(3) 

防護対象施設 第２加工棟 第５廃棄物

貯蔵棟 

第２加工棟 第５廃棄物

貯蔵棟 

第２加工棟 第５廃棄物

貯蔵棟 

第２加工棟 

設定した危険物 重油 重油 重油 重油 

燃料タンク投影

面積(m2) 

5.3 (3) 0.7 0.7 0.7 

燃焼半径 

(m) 

1.30 0.46 0.46 0.46 

形態係数 1.87×10-3 8.69×10-2 2.29×10-4 1.68×10-4 2.08×10-3 1.28×10-4 4.10×10-5 

輻射発散度

(W/m2) (1) 

2.3×104 2.3×104 2.3×104 2.3×104 

輻射強度 

(W/m2) 

43 2000 5.3 3.9 48 3.0 0.9 

質量低下速度 

(kg/(m2・s）)(2) 

0.035 0.035 0.035 0.035 

燃料密度

(kg/m3)(2) 

1000 1000 1000 1000 

燃焼継続時間 

(h) 

7.14 4.82 4.82 4.82 
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表６－３－１２ 燃焼半径、形態係数、輻射強度及び燃焼継続時間の評価結果（続き） 

危険物施設 

（想定火災源） 

発電機用重

油タンク(3) 

危険物少量保管所(1) 危険物少量保管所(2) 危険物少量保管所(3) 

防護対象施設 第５廃棄物

貯蔵棟 

第２加工棟 第５廃棄物

貯蔵棟 

第２加工棟 第５廃棄物

貯蔵棟 

第２加工棟 第５廃棄物

貯蔵棟 

設定した危険物 重油 ガソリン メタノール メタノール 

燃料タンク投影

面積(m2) 

0.7 0.8(3) 1.2 (3)(4) 0.1 

燃焼半径 

(m) 

0.46 0.50 0.62 (4) 0.13 

形態係数 7.97×10-5 1.37×10-4 1.03×10-4 1.29×10-4 
(4) 

1.44×10-4 
(4) 

2.66×10-5 1.54×10-4 

輻射発散度

(W/m2) (1) 

2.3×104 5.8×104 9.8×103 9.8×103 

輻射強度 

(W/m2) 

1.8 7.9 6.0 1.3 (4) 1.4 (4) 0.3 1.5 

質量低下速度 

(kg/(m2・s）)(2) 

0.035 0.055 0.017 0.017 

燃料密度

(kg/m3)(2) 

1000 740 796 796 

燃焼継続時間 

(h) 

4.82 3.36 11.71 (4) 4.14 

(1) 外部火災ガイド附属書Ｂ 附録Ｂより 

(2) NUREG-1805 より 

(3) 複数のドラム缶等で貯蔵しているため、高さ 0.9 m のタンクを仮定した。 

(4) 加工事業変更許可申請書に記載していた数値を適正化した。 

 

(5)防護対象施設の危険距離及び外壁温度の評価結果 

危険距離は外部火災ガイド附属書Ｂ 附録Ｂより輻射発散度、NUREG-1805 より質量低下速

度及び燃料密度を設定して評価した。また、外壁温度は、式２－１４を用いて、外壁の温度を

評価した。ここで、防護対象施設の外壁の初期温度は気温が高くなる夏場を想定した 50 ℃と

している。評価結果を表６－３－１３に示す。 

評価の結果、危険物施設との離隔距離は危険距離を上回り、危険距離防護対象施設の外壁温

度は、許容温度（200 ℃）を下回ることから、敷地内の危険物施設の火災により第２加工棟、

第５廃棄物貯蔵棟の外壁が破損するおそれがないことを確認した。 
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表６－３－１３ 敷地内の危険物施設の火災による危険距離及び外壁温度の評価結果 

危険物施設 

（想定火災源） 

選定した 

危険物 

貯蔵数量 

(m3) 
防護対象施設 

離隔距離 

(m) 

危険距離 

(m)(1) 

外壁外面の温度 

(℃)(2) 

1 危険物貯蔵棟 重油 4.8 (3) 
第２加工棟 42 

2.4 
51.8 

第５廃棄物貯蔵棟 5.7 97.7 

2 発電機用重油タンク(1) 重油 0.4 
第２加工棟 42 

1.3 
50.2 

第５廃棄物貯蔵棟 49 50.2 

3 発電機用重油タンク(2) 重油 0.4 
第２加工棟 14 

1.3 
51.9 

第５廃棄物貯蔵棟 56 50.1 

4 発電機用重油タンク(3) 重油 0.4 
第２加工棟 99 

1.3 
50.0 

第５廃棄物貯蔵棟 71 50.1 

5 危険物少量保管所(1) ガソリン 0.7 (3) 
第２加工棟 59 

2.5 
50.3 

第５廃棄物貯蔵棟 68 50.2 

6 危険物少量保管所(2) メタノール 1.1 (3) 
第２加工棟 76 

1.0 (4) 
50.1 (4) 

第５廃棄物貯蔵棟 72 50.1 (4) 

7 危険物少量保管所(3) メタノール 0.02 
第２加工棟 36 

0.2 
50.0 

第５廃棄物貯蔵棟 15 50.1 

(1)外部火災ガイド附属書Ｂ 附録Ｂより輻射発散度、NUREG-1805 より質量低下速度及び燃料密度を設定して

評価した。 

(2) 初期温度は気温が高くなる夏場を想定した 50 ℃とした。 

(3) 複数のドラム缶等で貯蔵しているため、高さ 0.9 m のタンクを仮定した。 

(4) 加工事業変更許可申請書に記載していた数値を適正化した。 

 

３．５ 敷地内の高圧ガス貯蔵施設の爆発の影響評価 

敷地内の高圧ガス貯蔵施設の爆発の影響評価については、第１高圧ガス貯蔵施設及びボンベ

置場(1)を移設する設置位置を確定させたこと、第５廃棄物貯蔵棟の設置位置を確定させたこと

により、加工事業変更許可申請書に示した離隔距離と異なっている。これらの変更は、加工施

設が外部火災の影響を受けないようにするとしている事業変更許可申請書に示した基本方針を

変更するものではない。 

 

(1) 離隔距離及び貯蔵数量の調査結果 

防護対象施設と敷地内の高圧ガス貯蔵施設の位置関係を図６－３－４に示す。また、敷地内

の高圧ガス貯蔵施設の高圧ガスの種類、貯蔵数量及び離隔距離の調査結果を表６－３－１４

に示す。 
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値を用いて、 

・水素ガスは、全ての温度においての数値：2860×1000＝2860000 とした。 

・プロパンガスは、常用温度が 10～40 ℃の数値：328×1000＝328000 とした。 

・PR ガスは、メタン 10％＋アルゴン 90％の混合ガスのため、メタンの数値で、常用温度

が-80 ℃以上の数値：714×0.1×1000＝71400 とした。 

・アンモニアガスは、常用温度が 40 ℃未満の数値：29×1000=29000 とした。 

b.貯蔵設備のＷ値 

外部火災ガイド附属書Ｂ（コンビナート等保安規則第五条）に記載の貯蔵設備又は処理設

備の区分に応じて次に掲げる数値として、可燃性ガスボンベは、１トン未満の貯蔵設備に該

当するものとし貯蔵能力（単位トン）の数値とした。また、第１高圧ガス貯蔵施設（液化ア

ンモニアタンク）は、貯蔵設備に該当するものとし貯蔵能力の平方根の数値とした。 

・水素ガス：0.0011 t（7 m3/本×2本×0.08183 kg/m3（300 K）×1/1000 t/kg） 

・プロパンガス：0.25 t（50 kg/本×5本×1/1000 t/kg) 

・PR ガス：0.045 t（7 m3/本×5本×1.298 kg/m3（300 K）×1/1000 t/kg） 

・アンモニアガス：√10 t＝3.16 t（貯蔵能力の平方根の数値） 

c.危険限界距離 L 

ボンベ置場及び第１高圧ガス貯蔵施設（液化アンモニアタンク）と防護対象施設の間に必

要な外部火災ガイド附属書Ｂに記載の危険限界距離を評価した。 

 

(3)危険限界距離の評価 

危険限界距離は、式３－４より評価した。 

・ボンベ置場(1) 

３つ以上のガスがある場合として以下のとおり評価した。 

Wt＝0.0011＋0.25＋0.045＝0.297 

３つのガス量の割合 A～C 

A＝0.0011/0.297＝0.004、B＝0.25/0.297＝0.843、C＝0.045/0.297＝0.153 

L＝0.04×14.4×((2860000×(0.297) 1/2×A)＋(328000×(0.297) 1/2×B)＋ 

（71400×(0.297) 1/2×C)) 1/3 

＝31.44 m (1)                                               (1)事業変更許可申請書の記載値を適正化。 

以上より危険限界距離は 32 m となった。 

・ボンベ置場(2) 

L＝0.04×14.4×(2860000×0.0011) 1/3 

＝8.56 m 

以上より危険限界距離は 9 m となった。 

・ボンベ置場(3) 

L＝0.04×14.4×(2860000×0.0011) 1/3 

＝8.56 m 

以上より危険限界距離は 9 m となった。 

・第１高圧ガス貯蔵施設（液化アンモニアタンク） 

L＝0.04×14.4×(29000×3.16) 1/3 
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＝25.97 m 

以上より危険限界距離は 26 m となった。 

 

(4)爆発による影響評価結果 

爆発による影響評価の結果を表６－３－１５に示す。評価の結果、移設するボンベ置場(1)

及び第１高圧ガス貯蔵施設（液化アンモニアタンク）、並びにボンベ置場(2)及び(3)に対し

て、防護対象施設は危険限界距離以上の離隔距離があり、敷地内の高圧ガス貯蔵施設の爆発

により第２加工棟、第５廃棄物貯蔵棟の外壁が破損するおそれがないことを確認した。 

 

表６－３－１５ 敷地内の高圧ガス貯蔵施設（想定爆発源）の爆発による影響評価の結果 

高圧ガス貯蔵施設 

（想定爆発源） 
種類 

貯蔵数量 

(t) 
防護対象施設 

離隔距離 

(m) 

危険限界距離 

(m) 

1 ボンベ置場(1) (1) 

水素ガス、 

プロパンガス、 

PR ガス (2) 

0.297 

第２加工棟 
85 

(85) 
32 

第５廃棄物貯蔵棟 
37 

(40) 

2 ボンベ置場(2)  水素ガス 0.0011 

第２加工棟 
30 

(30) 
9 

第５廃棄物貯蔵棟 
26 

(28) 

3 ボンベ置場(3) 水素ガス 0.0011 

第２加工棟 
91 

(105) 
9 

第５廃棄物貯蔵棟 
76 

(65) 

4 
第１高圧ガス貯蔵施設（液

化アンモニアタンク） (1) 
液化アンモニア 10 

第２加工棟 
75 

(75) 
26 

第５廃棄物貯蔵棟 
35 

(30) 

（カッコ内は加工事業変更許可申請書で示していた値） 
(1) 燃料輸送車両の構内走行時の爆発対策として、移設を行った。爆発影響評価は、移設後の位置で実施し

た。 

(2) メタン 10 ％＋アルゴン 90 ％の混合ガス 

 

３．６ 敷地内の燃料輸送車両の火災の影響評価 

敷地内の燃料輸送車両の火災の影響評価については、加工事業許可変更申請書に示した離隔

距離に変更はなく、敷地内の燃料輸送車両の火災の影響評価の結果に変わりはない。 

非常用電源設備への燃料である重油（200 L ドラム缶）を供給する運搬車両の火災による防

護対象施設の健全性を評価した。敷地内の燃料輸送車両の走行経路と火災位置を、図６－３－

５に示す。 
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表６－３－１６ 形態係数及び輻射強度の評価結果 

防護対象施設 
離隔距離 

(m) 

形態係数 

(－) 

輻射強度 

(kW/m2) 

第２加工棟 2 3.36×10-2 772 

第５廃棄物貯蔵棟 2 3.36×10-2 772 

 

(4)燃焼継続時間の評価 

燃焼継続時間は、式３－２により評価した。 

燃料継続時間の計算結果は以下のとおりとなった。 

t ൌ
0.2

0.222・ ቀ
.ଷହ

ଵ
ቁ・3600

＝7.14 ሺhሻ 

 

(5)防護対象施設の危険距離及び外壁温度の評価結果 

危険距離は外部火災ガイド附属書Ｂ 附録Ｂより輻射発散度、NUREG-1805 より質量低下速

度及び燃料密度を設定して評価した。外壁温度は、式３－３を用い防護対象施設の外壁の初

期温度は気温が高くなる夏場を想定した 50 ℃として求めた。評価結果を表６－３－１７に

示す。 

評価の結果、離隔距離は危険距離を上回っており、防護対象施設の外壁温度は、許容温度

（200 ℃）を下回ることから、敷地内の燃料輸送車両の火災により第２加工棟、第５廃棄物貯蔵

棟の外壁が破損するおそれがないことを確認した。 

 

表６－３－１７ 敷地内の燃料輸送車両の火災による危険距離及び外壁温度の評価結果 

ドラム缶の 

燃料の種類 
防護対象施設 

離隔距離 

(m) 

危険距離 

(m) 

外壁外面の 

温度(℃)(1) 

重油 
第２加工棟 2 0.8 82.8 

第５廃棄物貯蔵棟 2 0.8 82.8 

(1) 外部火災ガイド附属書Ｂ 附録Ｂより輻射発散度、NUREG-1805 より質量低下速度

及び燃料密度を設定して評価した。初期温度は気温が高くなる夏場を想定した

50 ℃とした。 

 

３．７ 敷地内の高圧ガス運搬車両の爆発の影響評価 

敷地内の燃料輸送車両の爆発の影響評価については、第１高圧ガス貯蔵施設及びボンベ置場

(1)を移設する設置位置を確定させたこと、第５廃棄物貯蔵棟の設置位置を確定させたことによ

り、加工事業変更許可申請書に示した離隔距離と異なっている。これらの変更は、加工施設が

外部火災の影響を受けないようにするとしている事業変更許可申請書に示した基本方針を変更

するものではない。 

構内運搬時において発生することが想定される、8.5 トンタンクローリー（液化アンモニ

ア）及びボンベ運搬車両が爆発した場合の防護対象施設の健全性を評価した。敷地内の高圧ガ

ス輸送車両の走行経路と爆発位置を、図６－３－６に示す。 
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・水素ガス：0.0011 t（7 m3/本×2本×0.08183 kg/m3（300 K）×1/1000 t/kg） 

・プロパンガス：0.1 t（50kg/本×2本×1/1000 t/kg) 

・PR ガス：0.018 t（7 m3/本×2本×1.298 kg/m3（300 K）×1/1000 t/kg） 

c.危険限界距離 L 

液化アンモニア輸送車両及びボンベ運搬車両と防護対象施設の間に必要な外部火災ガイ

ド附属書Ｂに記載の危険限界距離を評価した。 

 

(2)危険限界距離の評価 

危険限界距離は、外部火災ガイド附属書Ｂに基づき、式３－４により評価した。 

 

・タンクローリー（液化アンモニア） 

L＝0.04×14.4×(29000×2.92)1/3 

＝25.3 m 

以上より危険限界距離は 26 m となった。 

 

・ボンベ運搬車両（プロパンガス）（ボンベ置場(1)への運搬時のプロパンガスボンベ 2本運

搬中が評価上最も厳しいため、プロパンガスボンベ 2本で評価した。） 

L＝0.04×14.4×(328000×0.1)1/3 

＝18.4 m 

以上より危険限界距離は 19 m となった。 

 

・ボンベ運搬車両（水素ガス）（ボンベ置場(2)、ボンベ置場(3)への運搬時の水素ガスボン

ベ 2本運搬中が評価上最も厳しいので水素ガスボンベ 2本で評価した。） 

L＝0.04×14.4×(2860000×0.0011)1/3 

＝8.6 m 

以上より危険限界距離は 9 m となった。 

 

(3)爆発による影響評価結果 

爆発による影響評価の結果を表６－３－1８に示す。 

評価の結果、移設するボンベ置場(1)及び第１高圧ガス貯蔵施設（液化アンモニアタン

ク）、並びにボンベ置場(2)及びボンベ置場(3)への燃料輸送車両の走行経路に対して、防護対

象施設は危険限界距離以上の離隔距離がある。したがって、敷地内の高圧ガス輸送車両の爆

発により第２加工棟、第５廃棄物貯蔵棟の外壁が破損するおそれがないことを確認した。 
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表６－３－１８ 危険限界距離の評価結果 

想定 

爆発源 
種類 

積載 

数量 

(t) 

防護対象施設 
離隔距離 

(m) 

危険限

界距離 

(m)(1) 

安全対策 

燃料輸送車両 

（構内道路） 

液化アンモ

ニア 
8.5 

第２加工棟 
75 

(75) 
26 

燃料輸送車両が防護対

象施設から 26 m 以上離

れる走行経路とする。 第５廃棄物貯蔵棟 
35 

(30) 

プロパンガ

スボンベ(2) 
0.1 

第２加工棟 ボンベ置

場（1）へ

の運搬時 

85 

(85) 
19 

ボンベ運搬車両が防護

対象施設から 19 m 以上

離れる走行経路とする。 第５廃棄物貯蔵棟 
37 

(40) 

水素ガスボ

ンベ 
0.0011 

第２加工棟 ボンベ置

場（2）へ

の運搬時 

25 

(25) 

9 

ボンベ運搬車両が防護

対象施設から 9 m 以上

離れる走行経路とす

る。 

第５廃棄物貯蔵棟 
26 

(28) 

第２加工棟 ボンベ置

場（3）へ

の運搬時 

105 

(105) 

第５廃棄物貯蔵棟 
76 

(65) 

（カッコ内は加工事業変更許可申請書で示していた値） 
(1) 外部火災ガイド附属書Ｂ 附録ＢよりＫ値、Ｗ値を設定して評価した。 

(2) ボンベ置場（1）への運搬は、プロパンガスのほか、水素ガス、ＰＲガス（メタン 10 ％＋アルゴン 90 ％の

混合ガス）の運搬も行うが、影響が最も厳しいプロパンガスを代表として評価を実施した。 
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４．航空機落下による火災の影響評価 

４．１ 影響評価 

本加工施設における航空機の落下による火災の影響評価は、外部火災ガイド附属書Ｃに基づき、

実施した。なお、対象航空機の落下確率が 10-7（回/年）になる区域を設定するに当たっては、本

加工施設における航空機落下確率評価のデータに基づき設定した。 

(1) 航空機は、対象航空機のうち燃料積載量が最大の機種とした。 

(2) 航空機は、燃料を満載した状態を想定した。 

(3) 航空機の落下は、落下確率が 10-7（回/年）以上になる範囲のうち、評価対象への影響が最も

厳しくなる地点で起こることを想定した。 

(4) 航空機の落下によって、燃料に着火し火災が起こることを想定した。 

(5) 気象条件は、無風状態とした。 

(6) 火炎は円筒モデルとし、火災の高さは燃焼半径の 3倍とした。 

(7) 油火災において任意の位置にある輻射強度（熱）を計算により求めるため、半径が 1.5 m 以上

の場合で火炎の高さ（輻射体）を半径の 3倍にした円筒火炎モデルを採用した。 

 

４．２ 評価条件の設定 

(1) 対象航空機の機種の選定 

対象航空機ごとに燃料積載量が最大規模となる機種を選定した。結果を表６－４－１に示す。 

 

 

表６－４－１ 対象航空機の機種 

分類 航空機 選定理由 

大型民間航空機 

（固定翼、回転翼） 
B747-400 

民間の大型航空機の中で燃料積載量が最大規模

のものを選定 

小型民間航空機 

（固定翼、回転翼） 
Do228-200 

民間の小型航空機の中で燃料積載量が最大規模

のものを選定 

大型軍用航空機 

（固定翼、回転翼） 

KC-767 

（空中給油機） 

主要自衛隊航空機の大型航空機の中で燃料積載

量が最大規模のものを選定 

小型軍用航空機 

（固定翼、回転翼） 
F-15 

主要自衛隊航空機の小型航空機の中で燃料積載

量が最大規模のものを選定 

 

(2) 航空機落下確率評価との関係 

本加工施設への航空機落下確率の評価においては、評価条件の違いから表６－４－２に示す

カテゴリに分けて落下確率を算出した。ここで、航空機落下確率の評価における事故については、

訓練中の事故に代表されるように、民間航空機と自衛隊機又は米軍機ではその発生状況が必ず

しも同一でなく、また、自衛隊機又は米軍機の中でも機種によって飛行形態が同一でないと考え

られる。したがって、表６－４－２に示す対象航空機ごとに火災の影響を評価した。 
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表６－４－２ 航空機落下確率評価における事故のカテゴリごとの落下確率と火災影響評価におけ

る対象航空機ごとの落下確率の関係及び火災影響評価に用いる落下確率 

航空機落下事故のカテゴリごとの落下確率 
→ 

対象航空機ごとの落下確率 
→ 

火災影響評価

に用いる落下

確率 航空機落下事故のカテゴリ 確率 対象航空機 確率 

計器飛行方式

民間航空機 

飛行場での離着陸時 0 → 

(1)大型民間航空機 

0 

→ 9.42×10-10 航空路を巡航中 4.42×10-10 → 4.42×10-10 

有視界飛行方式民間航空機の落下事

故 
1.82×10-8 

→ 5.00×10-10 

→ (2)小型民間航空機 1.77×10-8 → 1.77×10-8 

自衛隊機又は

米軍機 

訓練空域外を飛行中

※ 
4.28×10-9 

→ 

(3)大型軍用航空機※ 

（空中給油機等、高高

度での巡航が想定さ

れる大型固定翼機） 

5.44×10-10 → 5.44×10-10 

→ 

(4)小型軍用航空機※ 

（小型固定翼機及び

回転翼機） 

3.94×10-9 → 3.94×10-9 

基地－訓練空域間を

往復時 
0 → - - - - 

※「大型軍用航空機」の落下件数は、米軍機 1件、自衛隊機 0件の合計 1件であるが、自衛隊機 0件を保守的に 0.5

件としたため、「大型軍用航空機」の落下件数は 1.5 件となる。このため、「訓練空域外を飛行中」の落下確率

は、「大型軍用航空機」と「小型軍用航空機」の落下確率の合計より大きくなる。 

 

４．３ 評価対象範囲の設定 

評価対象範囲は、対象航空機の落下確率が 10-7（回/年・施設）以上になる範囲のうち、評価対

象への影響が最も厳しくなる区域とした。このため、対象航空機の落下確率が 10-7（回/年・施

設）になる外的事象の影響を受けやすいものとしては、建物や屋外の構造物が考えられる。加工

施設の安全機能を有する施設は全て建物内にあるため、安全機能を有する施設を内包している第

２加工棟及び第１－３貯蔵棟を防護対象施設とした（第１－３貯蔵棟は次回以降の設工認申請）。 

評価対象範囲は、敷地周辺であって対象航空機の落下確率が 10-7（回/年・施設）以上になるま

で防護対象施設を中心とする標的面積を拡大させて形成した形状のうち、その外形線上に航空機

が墜落すると想定し、航空機の落下位置と防護対象施設の離隔距離を算出した（図６－４－１）。

算出した離隔距離の地点での火災発生を想定し、火災が発生した時間から燃料が燃え尽きるまで

の間、一定の輻射強度で防護対象施設の外壁が昇温されるものとして、コンクリートの表面温度

上昇を算出した。 

評価に当たっては、対象航空機ごとに火災源との重畳を考慮した。結果を表６－４－３に示

す。ここで、防護対象施設である第２加工棟及び第１－３貯蔵棟は、いずれも鉄筋コンクリート

造である。近隣危険物タンクにおける火災との重畳を考慮した場合、第１－３貯蔵棟は第２加工

棟よりも離隔距離が長く第２加工棟の評価に包含されるため、第２加工棟の位置で評価した。 

 

表６－４－３ 火災源との重畳の考慮 

対象航空機 重畳の考慮の有無 

大型民間航空機（固定翼、回転翼） 無 

小型民間航空機（固定翼、回転翼） 有：危険物貯蔵棟 

大型軍用航空機（固定翼、回転翼） 無 

小型軍用航空機（固定翼、回転翼） 有：近隣危険物タンク（Ａ事業所、Ｂ事業所、Ｃ事業所） 
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(1) 防護対象施設の外壁温度の評価 

a.標的面積 Atの算出 

対象航空機の落下確率が 10-7（回/年）になる防護対象施設の標的面積 At（m2）は、以下の

式により算出した。結果を表６－４－４に示す。 

A୲ ൌ ሺ10ି/Pሻ ൈ A ൈ 10 

ここで、 

P ：航空機落下評価ガイドに基づく航空機落下確率（回/年・施設） 

A ：航空機落下火災ガイドに基づく航空機落下確率算出のための防護対象施設の水平断

面積（km2） 

 

表６－４－４ 標的面積の算出結果 

対象航空機 
(1)大型民間 

航空機 

(2)小型民間 

航空機 

(3)大型軍用 

航空機 

(4)小型軍用 

航空機 

航空機落下確率 P（回/年）※ 9.42×10-10 1.77×10-8 5.44×10-10 3.94×10-9 

航空機落下確率算出のための防護対象

施設の水平断面積 A（km2） 
0.00248 

航空機落下確率が 10-7（回/年）になる

防護対象施設の標的面積 At（m
2） 

263000 14000 456000 62900 

※添付書類五 リ．(ｲ)(1)航空機落下のデータに基づき、航空機カテゴリごとに算出した確率を用

いた。 

 大型軍用航空機のうち、自衛隊機は 0件であったが保守的に 0.5 件として落下確率を算出した。 

 

(1)大型民間航空機 

At＝10
-7（回/年・施設)／(4.42×10-10＋5.00×10-10)×0.00248＝0.263（km2）＝263000（m2） 

(2)小型民間航空機 

At＝10
-7（回/年・施設）／1.77×10-8×0.00248＝0.0140（km2）＝14000（m2） 

(3)大型軍用航空機 

At＝10
-7（回/年・施設）／5.44×10-10×0.00248＝0.456（km2）＝456000（m2） 

(4)小型軍用航空機 

At＝10
-7（回/年・施設）／3.94×10-9×0.00248＝0.0629（km2）＝62900（m2） 

 

b.防護対象施設からの離隔距離の算出 

防護対象施設及び防護対象施設の周囲を離隔距離 L（m）の幅で取り囲んだ区域の面積が、

前項で求めた対象航空機の落下確率が 10-7（回/年・施設）になる防護対象施設の標的面積 At

と等しいとして、以下の式により離隔距離 L（m）を算出した。結果を添表６－４－５に示

す。 

A୲ ൌ XY＋2LX＋2LY＋
πLଶ

4
ൈ 4 

πLଶ＋2൫X＋Y൯L＋XY െ A୲＝0 

ここで、２次方程式の解の公式より、 

L ൌ െሺX  Yሻ＋ටሺX  Yሻଶ െπሺXY െ A୲ሻ πൗ  
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表６－４－５ 離隔距離の算出結果 

項目 
大型民間 

航空機 

小型民間 

航空機 

大型軍用 

航空機 

小型軍用 

航空機 

想定する航空機 B747-400 Do228-200 KC-767 F-15 

防護対象施設の長さ

（m） 

縦

（X） 
30.4 

横

（Y） 
81.6 

防護対象施設の標的面積 At（m2） 263000 14000 456000 62900 

離隔距離 L（m） 255 35 346 108 

 

c.必要データ 

評価に用いたデータを表６－４－６に示す。 

 

表６－４－６ 評価に用いたデータ 

項目 
大型民間 

航空機 

小型民間 

航空機 

大型軍用 

航空機 

小型軍用 

航空機 

機種 B747-400 Do228-200 KC-767 F-15 

燃料の種類 JetA-1 JetA-1 JP-4 JP-4 

燃料量（m3）*1 216.84 2.39 145.04 14.87 

輻射発散度（W/m2）*2 5.0×104 5.0×104 5.8×104 5.8×104 

燃焼速度（m/s） 4.64×10-5 4.64×10-5 6.71×10-5 6.71×10-5 

燃焼面積（m2）*3 700 26 405.2 44.6 

質量低下速度（kg/(m2・s））*4 0.039 0.039 0.051 0.051 

燃料密度（kg/m3） 840 *5 840 *5 760 *4 760 *4 

離隔距離 L（m） 255 35 346 108 

*1 対象航空機の仕様より 

*2 外部火災ガイド附属書Ｂ 附録Ｂより  

*3 対象航空機の燃料タンクの投影面積より 

*4 NUREG-1805 より 

*5 ASTM D1655-12a より 

 

d.燃焼半径、燃焼継続時間、形態係数及び輻射強度の算出 

円筒火炎モデルとして評価を実施するため、燃焼半径は航空機の燃料タンクの投影面積を

円筒の底面と仮定し、近隣の産業施設の火災・爆発の影響評価と同様にして燃焼半径、燃焼

継続時間、形態係数及び輻射強度を算出した。結果を添表６－４－７に示す。 

 

表６－４－７ 燃焼半径、燃焼継続時間、形態係数及び輻射強度の算出結果 

項目 
大型民間 

航空機 

小型民間 

航空機 

大型軍用 

航空機 

小型軍用 

航空機 

燃焼半径（m）*1 14.93 2.88 11.36 3.77 

燃焼継続時間（h） 1.85 0.55 1.48 1.38 

形態係数 6.73×10-3 1.34×10-2 2.10×10-3 2.39×10-3 

輻射強度（W/m2） 337 672 122 139 

*1 対象航空機の燃料タンクの投影面積を円筒の底面と仮定して、燃焼半径を算出した。 

 

e.防護対象施設の外壁温度の評価 

許容温度については、森林火災の火災評価と同様に、一般的にコンクリートの強度にほと

んど影響がないとされている 200 ℃とした。 

火災が発生した時間から燃料が燃え尽きるまでの間、一定の輻射強度で防護対象施設の外
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f.危険物貯蔵棟との重畳 

① 重畳する危険物貯蔵棟 

航空機火災が発生した場合に重畳を考慮する加工施設敷地内の危険物貯蔵棟は、第１石油

類を保管しており、4.8 m3で評価を行った。 

危険物貯蔵棟は、小型民間航空機による落下確率が 10-7（回/年・施設）となる航空機落

下位置にあるため、内蔵する危険物を重油として全て燃焼するものとして、小型民間航空機

の落下評価に重畳した。 

 

② 外壁温度の評価（危険物貯蔵棟との重畳） 

評価に用いたデータを表６－４－９に示す。形態係数、輻射強度及び燃焼継続時間は近隣

の産業施設の火災・爆発の影響評価と同様に算出した。結果を表６－４－１０に示す。 

また、近隣の産業施設の火災・爆発の影響評価と同様に、危険物貯蔵棟重畳時の防護対象

施設の外壁の表面温度を算出した。結果を表６－４－１１に示す。 

評価の結果、防護対象施設の外壁温度は、許容温度（200 ℃）を下回る。 

 

表６－４－９ 危険物貯蔵棟との重畳に用いたデータ 

項目 危険物貯蔵棟 小型民間航空機 

燃料の種類 重油 JetA-1 

燃料量（m3） 4.8 2.39 

輻射発散度（W/m2）*1 2.3×104 5.0×104 

燃焼速度（m/s） 3.50×10-5 4.64×10-5 

燃料タンク面積（m2） 5.3 *3 26 

質量低下速度（kg/(m2・s）) *2 0.035 0.039 

燃料密度（kg/m3） 1000 *2 840 *4 

離隔距離 L（m） 42 35 

*1 外部火災ガイド附属書Ｂ 附録Ｂより  

*2 NUREG-1805 より 

*3 複数のドラム缶等で貯蔵しているため、高さ 0.9 m のタンクを仮定した。 

*4 ASTM D1655-12a より 

 

表６－４－１０ 形態係数、輻射強度及び燃焼継続時間の算出結果 

項目 危険物貯蔵棟 小型民間航空機 

離隔距離 L（m） 42 35 

燃焼半径（m） 1.30 2.88 

形態係数 1.87×10-3 1.34×10-2 

輻射強度（W/m2） 43 672 

燃焼継続時間（h） 7.14 0.55 

 

表６－４－１１ 防護対象施設の外壁温度の算出結果 

項目 航空機燃料＋重油の燃焼 

防護対象施設の外壁温度（℃）*1 80.7 

*1 初期温度は気温が高くなる夏場を想定した 50 ℃とした。 

 

g.加工施設周辺の近隣危険物タンクとの重畳 

① 重畳する危険物タンクの選定 

重畳を考慮する位置に存在する近隣危険物タンクは、Ａ事業所の第３石油類、Ｂ事業所の

第２石油類、Ｃ事業所の第１石油類を保管する危険物タンクである。なお、Ｄ、Ｅ事業所の
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給油取扱所は落下確率が 10-7（回/年・施設）となる航空機墜落位置にないため、重畳対象

としない。 

Ａ、Ｂ、Ｃ事業所の危険物タンクは、小型軍用航空機による落下確率が 10-7（回/年・施

設）となる航空機墜落位置の近傍にあるため、内蔵する第１石油類をガソリンで、第２石油

類を軽油で、第３石油類を重油で燃焼するものとして、小型軍用航空機の墜落評価に重畳し

た。 

 

② 外壁温度の評価（近隣危険物タンクとの重畳） 

評価に用いるデータを表６－４－１２に示す。形態係数、輻射強度及び燃焼継続時間は近

隣の産業施設の火災・爆発の影響評価と同様に算出すると表６－４－１３に示す結果とな

った。 

また、外壁の表面温度を近隣の産業施設の火災・爆発の影響評価と同様に算出した結果を

表６－４－１４に示す。 

評価の結果、航空機墜落において火災が発生した場合を想定したとしても、防護対象施設

の外壁の温度が許容温度を超えないことから、安全機能を有する施設を内包する加工施設

に影響を及ぼすおそれはない。 

 

表６－４－１２ 近隣危険物タンクとの重畳に用いたデータ 

項目 
近隣危険物タンク 小型軍用 

航空機 Ａ事業所 Ｂ事業所 Ｃ事業所 

燃料の種類 重油 軽油 ガソリン JP-4 

燃料量（m3） 20 *3 26 61 14.87 

輻射発散度（W/m2）*1 2.3×104 4.2×104 5.8×104 5.8×104 

燃焼速度（m/s） 3.50×10-5 4.79×10-5 7.43×10-5 6.71×10-5 

燃料タンク面積（m2） 4.9 *4 17.3 *5 30.5 *6 44.6 

質量低下速度（kg/(m2・s))*2 0.035 0.044 0.055 0.051 

燃料密度（kg/m3）*2 1000 918 740 760 

離隔距離 L（m） 179 111 214 108 

*1 外部火災ガイド附属書Ｂ 附録Ｂより 

*2 NUREG-1805 より 

*3 A 事業所のうち最も貯蔵量の多い危険物タンクを選定した。 

*4 複数のドラム缶等で貯蔵しているため、高さ 0.9 m のタンクを仮定した。 

*5 地下貯蔵タンクの構造例の 30 kL タンク内径 2.1 m より高さ 1.5 m のタンクを仮定した。 

*6 地下貯蔵タンクの構造例の 50 kL タンク内径 2.65 m より高さ 2.0 m のタンクを仮定した。 

 

表６－４－１３ 形態係数、輻射強度及び燃焼継続時間の計算結果 

項目 
近隣危険物タンク 小型軍用 

航空機 Ａ事業所 Ｂ事業所 Ｃ事業所 

離隔距離 L（m） 179 111 214 108 

燃焼半径（m） 2.66 2.30 3.12 3.77 

形態係数 4.26×10-4 8.30×10-4 4.09×10-4 2.39×10-3 

輻射強度（W/m2） 10 35 24 139 

燃焼継続時間（h） 7.14 8.69 7.47 1.38 

 

表６－４－１４ 防護対象施設の外壁温度の算出結果 

項目 航空機燃料＋重油・軽油・ガソリンの燃焼 

防護対象施設の外壁温度（℃）*1 60.2 

*1 初期温度は気温が高くなる夏場を想定した 50 ℃とした 
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付属書類６別添１ 

 

新規制基準への適合に係る事業許可申請後に行うこととなった本加工施設の外部火災影響評価に

係る評価条件の変更を伴う施設配置の変更等について 

 

１．はじめに 

本資料は、新規制基準への適合に係る事業許可申請（平成 30 年 3 月 28 日付け原規規発第

1803284 号にて許可）後に、本加工施設の外部火災影響評価に係る評価条件の変更を伴う施設配

置の変更等について説明するものである。 

 

２．外部火災影響評価の項目と変更点について 

外部火災の種別と、加工事業変更許可申請書からの変更有無について、下表にまとめて示す。 

 

外部火災の種別 防護対象施設 想定火災・爆発源 評価項目 

加工事業変更許

可申請書の評価

からの変更有無 

森林火災 第２加工棟 

第５廃棄物貯蔵棟 

敷地内西側の竹林 

敷地外南側のＢ事業所敷地内

の雑木林 

危険距離 なし 

外壁温度 あり 

火炎到達時間 なし 

近隣工場等

の火災・爆発 

火災 第２加工棟 

第５廃棄物貯蔵棟 

敷地外の石油コンビナート 

敷地外の危険物施設 

敷地外の燃料輸送車両 

敷地内の危険物施設 

敷地内の燃料輸送車両 

危険距離 なし 

外壁温度 あり 

爆発 敷地外の燃料輸送車両 

敷地内の高圧ガス貯蔵施設 

敷地内の高圧ガス運搬車両 

危険限界距離 

 

あり 

航空機落下火災 ― 敷地内外への航空機落下 

（敷地内外の危険物施設との

重畳を含む。） 

外壁温度 なし付 

（注）危険距離、火災到達時間は火災源の仕様により決まるため変更はない。外壁温度は、火災源と防護対象

施設の離隔距離に関係するため、評価値が変更（評価値の丸め内に収まる場合含む）となる。 

 

２．１ 森林火災に係る評価条件の変更 

事業変更許可申請書における森林火災影響評価のうち、外壁温度の評価において森林から

の離隔距離が評価パラメータとなっている。 

本加工施設の南側にあるＢ事業所の雑木林と、第５廃棄物貯蔵棟の離隔距離について、図

付６－１－１に示すとおり、事業変更許可申請書では、Ｂ事業所雑木林の北側端から東西方

向に延長した線と、第５廃棄物貯蔵棟の距離（55 m）をとって評価しており、実際のＢ事業

所の雑木林との距離（78 m）に比べて、過度に保守的に想定したものとなっていた。このた

め、本設工認では、現実的な評価として第５廃棄物貯蔵棟と、Ｂ事業所の雑木林の距離を測

定した離隔距離により、外壁温度の評価を行うこととした。評価結果を付属書類６に示す。

防護対象施設は森林火災の影響を受けるおそれのないことを確認した。また、この評価条件

の変更は、防護対象施設を外部火災の影響を受けないように設計する事業変更許可申請書に

示した基本方針の変更ではない。 
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付属書類６別添２ 

有限要素コード「LS-DYNA」を用いた爆風圧評価 

 

１．概要 

熊取事業所の近隣道路において発生することが想定される、タンクローリーが爆発した場合の危

険限界距離の評価を行った。その結果、爆発源から第２加工棟までの危険限界距離は離隔距離を上

回る結果となった。このため、外壁の増打ちをする追加の安全対策を実施することで、爆風圧が施

設に影響を及ぼさないことを FEM にて確認した。 

 

２．使用コード 

評価に当たり、有限要素コード「LS-DYNA」(1)を使用した。LS-DYNA は、構造の大変形応答を解

析するための汎用陽解法有限要素解析プログラムであり、静的問題、衝撃問題から準静的な塑性加

工問題までの解析が可能となっている。 

LS-DYNA は、米国のローレンス・リバモア国立研究所（LLNL）の Dr.ハルキストが開発した DYNA3D

（Public Domain）をさらに、改良したもので、衝撃解析の標準的なプログラムである｡ 

時間積分に中央差分による収束計算が不要な陽解法を用い、また、質量マトリックスを対角化し

ているため、計算時間が大幅に短縮されている｡また、領域積分において、剛性マトリックスを作

成しないため、計算時間の節約とコアメモリーの低減を図っている。 

LS-DYNA では多くの機能を用いることにより、より実際の世界に沿った現象を表現することがで

きる。自動車や航空機といった大型工業製品から、医療機器や精密機器などの高精度部品まで、多

くの産業分野で適用されている。また、現象を分析する研究段階から構想設計、詳細設計などの製

品設計、工程設計や金型設計など、モノづくりの多くの過程で活用されている。さらには、ミクロ

レベルの材料挙動から大型建造物の応答など、広範なスケールにも対応している。LS-DYNA はひと

つのソルバーでありながら、世の中の多くの現象をシミュレートすることができるソフトウェアと

なっている。 

 

３．評価手法 

第２加工棟外壁の爆風圧評価を行う際、以下の手順で評価を行った。 

① コンクリート試験片による爆発試験結果を再現するコンクリートモデルの物性、爆薬と空

気の相互作用の特性を設定した。 

② ①で設定したコンクリート評価モデルを用いて、第２加工棟外壁の爆風圧評価を行う。 

①の試験結果は、文献(2)を参考にした。図付６－２－１に試験体系を示す。60 cm×60 cm

×10 cm の鉄筋コンクリート正方形板を用い、コンクリート板の中央から 1 cm 離れた位置

に爆薬を設置し、台座に配置された状況を再現した。なお、モデル化に当たり、爆薬特性、

鉄筋特性等物性データは、文献(3)の数値データを用いた。 

 

４．評価モデルの妥当性 

図付６－２－２に作成した FEM モデルを示す。コンクリートは、ソリッド要素、鉄筋はビーム要

素でモデル化した。計算を簡単化するため、鉄筋とコンクリートは、節点を共有することで表現し

た。解析結果を図付６－２－３に示す。文献(3)の解析結果と同様な結果が得られた。また、図付
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６－２－４に試験結果とともに解析結果を示す。解析モデルは、裏面剥離及びひび割れを再現した。

また、貫通孔は、試験より大きく評価できることを確認した。 

 

５．爆風圧評価 

タンクローリーの爆発が、第２加工棟に与える影響を評価した。爆発は、TNT 火薬換算にて実施

した。 

 

(1) 壁厚貫通評価 

想定する爆発は、保守的な評価となるように評価に必要な入力データとその数値は以下のように

設定した。 

a.プロパンガスのＫ値 

外部火災ガイド附属書Ｂ 附録Ｂ（コンビナート等保安規則第五条別表第二）に掲げる数値で、

常用温度が 10～40 ℃の数値：328×1000＝328000 とした。 

b.貯蔵設備のＷ値 

外部火災ガイド附属書Ｂ（コンビナート等保安規則第五条）に記載の貯蔵設備又は処理設備の

区分に応じて次に掲げる数値として、プロパンガス輸送車両は、貯蔵設備に該当することから貯

蔵施設の貯蔵能力の平方根の数値：√9＝3とした。 

以上から、爆発源は、「石油コンビナートの防災アセスメント指針」にある次式より、TNT 換

算質量ＷTNTを設定した。 

 

ＷTNT＝0.064×Ｗ×Ｋ/1000 

ＷTNT＝0.064×3×328000/1000＝63 kg 

 

となる。 

図付６－２－５に第２加工棟の最大スパンの外壁の FEM 解析モデルを示す。爆風圧評価のみの

観点から、保守的に評価できるよう鉄筋は考慮せず、最小壁厚のコンクリートのみモデル化した。

図付６－２－６に結果を示す。コンクリートの破損はあるものの、貫通は確認できなかった。 

 

(2) 建物爆風圧評価 

図付６－２－７に第２加工棟の FEM 解析モデルを示す。保守的に爆風圧評価を行うため、外壁の

みモデル化した（保守側に増し打ち、建物内部の柱及び床等はモデル化していない）。さらに、保

守的に鉄筋は考慮せず、最小壁厚のコンクリートのみモデル化した。爆発影響は、球状に広がり、

爆風到着時から約 33 msec 後に建物反対側に到達した。壁に発生する爆風圧は、50 kPa 程度とな

った。 

 

(3) 第２加工棟４階部分について 

爆風圧は爆発源から同心円状に広がり、距離が長くなるほど減衰することから、上位階での爆風

圧は、爆発源の水平位置（建物１階付近）における爆風圧と比べて小さくなる。また、建物全体で

見た場合の敷地南側道路からの最短距離は 13 m であるが、最上階の 4階が存在するのは建物の西

側の範囲のみである。この範囲における敷地南側道路からの最短距離は 16 m である。 
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このため、建物 4階については、上層階であること及び敷地南側道路からの最短距離が 16 m で

あることで爆発源からの距離が離れることを考慮した FEM 評価を行った。その結果、建物 4階にお

ける爆風圧は 9 kPa となり、これは、危険限界距離に相当する爆風圧 10 kPa よりも低い。したが

って、建物 4階に増し打ちの必要がないことを確認した。 

 

６．考察 

５．(1)の結果から、壁の貫通は確認できなかったことから、外壁の健全性は問題ないと考えら

れる。また、破損深さは、図付６－２－６より壁中央部にて 10 cm であることが確認できた。した

がって、５．(3)の結果を含めて、第２加工棟の南側面（１階～３階）について、外壁の鉄筋コン

クリートを厚さ 10 cm 以上増打ちすることで危険限界距離＜離隔距離と同等の対策となり、既存の

外壁が損傷を受けることはない。 

 

７．参考文献 

(1) http://www.lstc.com/applications 

(2) 「爆発を受ける鉄筋コンクリート版の損傷に及ぼす爆発位置の影響」土木学会論文集

No675/I-55、297-312、2001.4 

(3) 「原子力発電施設等に係る構造物の爆発衝撃荷重挙動解析」08 耐部報-0014 平成 20 年

11 月 
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図付６－２－１ 爆発試験体系 
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図付６－２－２ FEM モデル 
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起爆後 

0.1 ミリ秒 

 

起爆後 

0.3 ミリ秒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図付６－２－３ 解析結果の比較 

  



 

1455 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図付６－２－４ 試験結果と解析結果の比較 
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高さ約 5 m×幅約 7 m 

 

図付６－２－５ 第２加工棟解析モデル（外壁） 
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添図９－６ 外壁の解析結果 

 

 

 

図付６－２－６ 外壁の解析結果  
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付属書類７ 閉じ込めの機能（落下防止構造）に関する説明書 
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表１ 本申請対象設備の落下防止構造(1/2) 

 

施設 

区分 

本申請における 

設備・機器名称 

機器名 

積載物 落下防止構造 
強度 

計算書 

被覆施設 {3001} 

ペレット編成挿入機 No.1 

 ペレット保管箱置台部 

保管容器Ｇ型 
ストッパ 

ガイド 
No.1 

 {3002} 

ペレット編成挿入機 No.1 

 ペレット保管箱搬送部 

ペレットトレイ 設備カバー 

No.2 
保管容器Ｇ型 

ストッパ 

ガイド 

 {3003} 

ペレット編成挿入機 No.1 

 波板移載部 
ペレットトレイ 

設備カバー（ペレット保

管箱搬送部及びペレット

編成挿入部の設備カバー

を共用） 

― 

 {3004} 

ペレット編成挿入機 No.1 

 ペレット編成挿入部 

ペレット 

ペレットトレイ 
設備カバー ― 

 {3006} 

燃料棒解体装置 No.1 

 ― 

ペレット 

ペレットトレイ 
設備カバー 

― 
燃料棒 ストッパ 

保管容器Ｇ型 ストッパ 

 {3007} 

燃料棒トレイ置台 

 ― 

燃料棒トレイ ストッパ No.3 

 {3008} 

脱ガス設備 No.1 

 真空加熱炉部 

燃料棒トレイ 

－ 

（チャンバ内に収納し保

持する構造） 

― 

 {3009} 

脱ガス設備 No.1 

 運搬台車 

燃料棒トレイ ストッパ No.4 

 {3010} 

第二端栓溶接設備 No.1 

 燃料棒搬送 No.1-1 部 

燃料棒 
溝型トレイ 

ガイドローラ 
― 

 {3011} 

第二端栓溶接設備 No.1 

 第二端栓溶接 No.1-1 部 

燃料棒 

－ 

（溶接機に挿入し保持す

る構造） 

― 

 {3012} 

第二端栓溶接設備 No.1 

 第二端栓溶接 No.1-2 部 

燃料棒 

－ 

（溶接機に挿入し保持す

る構造） 

― 

 {3013} 

第二端栓溶接設備 No.1 

 燃料棒搬送 No.1-2 部 

燃料棒 

ガイドローラ 

溝型トレイ 

ストッパ 

― 

 {3014} 

燃料棒搬送設備 No.1 

 燃料棒移載（１）部 

燃料棒 溝型トレイ ― 

 {3015} 

燃料棒搬送設備 No.1 

 被覆管コンベア部 

燃料棒 
溝型トレイ 

ガイドローラ 
― 

 {3016} 

燃料棒搬送設備 No.1 

 除染コンベア部 

燃料棒 ガイドローラ ― 

 {3017} 

燃料棒搬送設備 No.1 

 燃料棒トレイ移載部 

燃料棒トレイ 

－ 

（燃料棒トレイを機械的

に保持する構造） 

― 
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表１ 本申請対象設備の落下防止構造(2/2) 

 

施設 

区分 

本申請における 

設備・機器名称 

機器名 

積載物の種類 落下防止構造 
強度 

計算書 

被覆施設（続き） {3018} 

燃料棒搬送設備 No.2 燃料棒

移送装置（Ａ） 

 ― 

燃料棒 ガイドローラ ― 

 {3019} 

燃料棒搬送設備 No.3 燃料棒

移載装置（２） 

 ― 

燃料棒 溝型トレイ ― 

 {3020} 

ペレット検査台 No.2 

 ― 

ペレット 

ペレットトレイ 
設備カバー 

― 

保管容器Ｇ型 ストッパ 

 {3021} 

燃料棒搬送設備 No.8 

 被覆管コンベア No.8-1 部 

燃料棒 
ガイドローラ 

溝型トレイ 
― 

 {3022} 

燃料棒搬送設備 No.8 

 燃料棒移載 No.8-1 部 

燃料棒 溝型トレイ ― 

 {3023} 

燃料棒搬送設備 No.8 

 燃料棒移載 No.8-2 部 

燃料棒 溝型トレイ ― 

 {3024} 

ペレット一時保管台 

 ― 

ペレット保管容器 ストッパ No.5 

 {3025} 

ペレット検査装置 No.5 

 ― 

ペレット 

ペレットトレイ 
設備カバー 

― 

ペレット保管容器 ストッパ 

 {3026} 

ペレット編成挿入機 No.2-1 

 ペレット保管箱搬送部 

ペレットトレイ 設備カバー 

No.6 
ペレット保管容器 

ストッパ 

ガイド 

 {3027} 

ペレット編成挿入機 No.2-1 

 ペレット編成挿入部 

ペレット 

ペレットトレイ 
設備カバー ― 

 {3028} 

燃料棒解体装置 No.2 

 ― 

ペレット 

ペレットトレイ 
設備カバー 

― 
燃料棒 ストッパ 

ペレット保管容器 ストッパ 

 {3029} 

計量設備架台 No.9 

 ― 

ペレット 

ペレット保管容器 
落下防止板 ― 

 {3030} 

計量設備架台 No.10 

 ― 

ペレット保管容器 落下防止板 ― 

 {3031} 

燃料棒搬送設備 No.9 

 ― 

燃料棒 ガイドローラ ― 
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付属書類８ 火災等による損傷の防止に関する説明書 
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１．評価方針 

加工施設内で火災が発生しても安全機能を有する設備・機器及び建物に火災による影響が及

ばず、火災が拡大しないことを確認する。影響評価の具体的方法について、加工事業変更許可

申請書に示した評価と同様に「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」[1]（以下「内部火災

ガイド」という。）を参考にする。 

本資料では、加工事業変更許可申請書で示した火災区画の評価のうち、第２加工棟及び第５

廃棄物貯蔵棟の火災影響評価の結果を示す。 

 

２．火災及び爆発影響評価 

(1) 評価フロー 

内部火災における火災影響評価は内部火災ガイドを参考に、図８－１に示すフローに従っ

て行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８－１ 評価フロー 

 

  

開始 

火災及び爆発に対する 

防護対象設備の設定 

火災区域及び火災区画の設定 

情報及びデータの収集・整理 防護対策強化 

終了 

火災伝播評価 

NG 

OK 
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(2) 火災及び爆発に対する防護対象設備の設定 

閉じ込め等の観点から火災及び爆発に対する防護対象設備を設定する。設定の考え方を以

下に示す。 

(ⅰ) 火災に対する防護対象設備 

管理区域で核燃料物質を取り扱う設備・機器及び核燃料物質により汚染された物を取り

扱う設備・機器を火災に対する防護対象設備とする。 

(ⅱ) 爆発に対する防護対象設備 

可燃性ガスを使用する設備・機器である連続焼結炉、加熱炉、小型雰囲気可変炉及び焼

却炉を爆発に対する防護対象設備とする。 

 

以上の考え方に基づいて選定した火災及び爆発に対する防護対象設備（今回の申請に関係

するもの）を表８－１に示す。今回の申請対象施設のうち、爆発に対する防護対象設備はな

い。 

火災に対する防護対象設備について、加工事業変更許可申請書に示した評価からの変更は

ない。 

 

表８－１ 火災及び爆発に対する防護対象設備 

建物 管理区域 主な設備・機器 
火災源 

有無 
防護対象設備 

第２加工棟 

１階 第１種 

成形施設 

核燃料物質の貯蔵施設 

液体廃棄物の廃棄設備 

有 

成形施設 

核燃料物質の貯蔵施設 

液体廃棄物の廃棄設備 

２階 第１種 
被覆施設 

核燃料物質の貯蔵施設 
有 

被覆施設 

核燃料物質の貯蔵施設 

 第２種 

被覆施設 

組立施設 

核燃料物質の貯蔵施設 

有 

被覆施設 

組立施設 

核燃料物質の貯蔵施設 

３階 第１種 

核燃料物質の貯蔵施設 

気体廃棄物の廃棄設備 

液体廃棄物の廃棄設備 

有 

核燃料物質の貯蔵施設 

気体廃棄物の廃棄設備 

液体廃棄物の廃棄設備 

 第２種 ― 有 ― 

４階 第２種 気体廃棄物の廃棄設備 有 気体廃棄物の廃棄設備 

第５廃棄物貯蔵棟 第２種 液体廃棄物の廃棄設備 無 液体廃棄物の廃棄設備 

 

(3) 火災区域及び火災区画の設定 

内部火災ガイドを参考に、加工施設の建物内で火災が発生した場合、建物内の火災の延焼

を防止するため、建物内の耐火壁、耐火性を有する扉、防火ダンパー等によって囲まれ、他

の区域と分離した火災防護上の区画として火災区域を設定する。さらに、火災区域内の火災

の延焼を防止するため、必要に応じて核燃料物質等の性状、取扱量等を考慮して火災区域を

細分化して、火災防護上の区画として火災区画を設定する。火災区域及び火災区画の設定の

考え方を図８－２に示す。火災区域境界の耐火壁のほかに火災区域内をさらに細分化できる
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耐火性能を有する障壁等を設けない場合は、火災区画境界は火災区域境界と同一とする。 

今回の設工認申請対象である第２加工棟においては、建築基準法施工例第百十二条に基づ

く防火区画を火災区域とする。第２加工棟には、火災区域内をさらに細分化できる障壁等を

設けないため、火災区域と同一の境界を有する火災区画を設定する。建築基準法施工例第百

十二条に基づく第２加工棟の防火区画のうち、ダクトスペース部分や階段部分等の竪穴区画

については火災区域、火災区画として設定しない。第５廃棄貯蔵棟については、建物全体を

１つの火災区画とする。 

第２加工棟の火災区画について、ウラン粉末を非密封で取り扱う火災区画２Ｐ－１におけ

る万一の火災発生時の影響の範囲をさらに限定する対策のため、中２階の火災区画２Ｐ－１

と火災区画２Ｐ－３の間の区画を事業変更許可申請書に示したものから変更する。 

第５廃棄物貯蔵棟の火災区画は、加工事業変更許可申請書に記載したものから変更はない。

第２加工棟及び第５廃棄物貯蔵棟の火災区画をそれぞれ図８－３及び図８－４に示す。また、

各火災区画の床面積を表８－３に示す。 

 

 

(4) 情報及びデータの収集と整理 

(ⅰ) 火災源の識別及び可燃物量の調査 

加工施設における火災源を以下のように設定する。また、現地調査により、火災区画ご

とに存在する可燃物量を調査し、火災源の発熱量を求める。 

(a) 火災源の設定 

今回の設工認申請対象である第２加工棟及び第５廃棄物貯蔵棟に設置する設備・機器等

を対象とし、内部火災ガイドを参考に燃焼源となる可能性のある設備・機器等を火災源

とする。 

火災源とする設備・機器等を表８－２のとおり設定する。また、設定した火災源がある

火災区画を図８－３、図８－４に示す。 

想定する火災源について、加工事業変更許可申請書に示した評価からの変更はない。 
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表８－２ 火災源とする設備・機器等 

想定火災源 備考 火災原因 

バッテリ 電解液を内包するもの 過充電により発熱して発火し、火災が発生する。 

制御盤 開口部を有する大型のもの 
盤内でのケーブルの接触不良等により発火し、

開口部から火災が発生する。 

空調機（モータ含む） 3.7 kW を超えるもの 
過電流によりモータが発熱して発火し、火災が

発生する。 

モータ 3.7 kW を超えるもの 
過電流によりモータが発熱して発火し、火災が

発生する。 

ケーブル ケーブルラック上のもの 
過電流によりケーブルが発熱して発火し、火災

が発生する。 

ポンプ 

空気コンプレッサ 
3.7 kW を超えるもの 

過電流によりポンプが発熱して発火し、火災が

発生する。 

変圧器 油入り 
過電流により絶縁油が発熱して発火し、火災が

発生する。 

油類(1) 
潤滑油、油圧油、 

燃料油 

機器の油類がオイルパン等に漏えいし、着火の

可能性がある場合に火災が発生する。 

(1) 第１種管理区域内で発生する使用済みの廃油（以下「廃油」という。）は、液体が漏れ又はこぼれにくく、

かつ浸透しにくい金属製容器（液体用ドラム缶）に収納し、受け皿等の汚染の広がりを防止するための措置

を講じて、第５廃棄物貯蔵棟に設置した消防法に基づく耐火性を有する危険物屋内貯蔵所に保管する。この

ため、廃油が発火したとしても第５廃棄物貯蔵棟内に延焼するおそれはない。また、第５廃棄物貯蔵棟で火

災が発生したとしても廃油への延焼のおそれはない。このため、廃油は火災源として考慮しない。 

 

 

(b) 可燃物量の調査 

火災区画ごとに現地調査を実施し、火災区画ごとに存在する可燃物の量を調査した。

調査にあたっては、保守的に可燃物量が多くなるように算出した。 

火災区画２Ｐ－１～火災区画２Ｐ－９について、本申請に先立って、現存の第２加工

棟の可燃物量を再調査し、事業変更許可申請書に記載した可燃物量を超えていないこと

を確認していることから、本申請における等価時間の評価には、加工事業変更許可申請

書に示した可燃物量を前述の火災区画変更に伴う可燃物の移動を考慮し見直した値を評

価に用いる。 

本申請で新設となる火災区画Ｗ５については、内包する可燃物量をその設計から算出

し、この結果を評価に用いる。 

評価に用いた火災区画ごとの可燃物量を表８－３に示す。 



 

 

1
48
7 

表８－３ 各火災区画の床面積と可燃物量 

火災区画 床面積(1)(㎡) 

可燃性物質ごとの重量（kg） 

発熱量 

（合計） 

(MJ) 

火災荷重 

(MJ/㎡) 

電気・計

装盤等の

可燃物類 

油類 ケーブル 水素ガス 
プロパン

ガス 

設備・電

化製品等

の可燃物

類 

ポリカー

ボネート 

ポリ塩化

ビニル 

アルコー

ル類 

作業服等

繊維類 

その他可

燃物類 

２Ｐ－１ 1,257 2,110 110 6,620 10 10 90 5,470 20 20 130 11,360 623,450 496 

２Ｐ－２ 337 170 0 490 0 0 0 0 0 0 0 2,360 60,950 181 

２Ｐ－３ 350 80 0 0 0 0 60 40 10 10 260 3,640 82,500 236 

２Ｐ－４ 905 220 20 1,150 0 0 600 390 250 0 0 4,530 164,200 182 

２Ｐ－５ 880 2,100 120 7,010 0 0 260 960 200 0 0 4,300 366,640 417 

２Ｐ－６ 210 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 2,470 47,150 225 

２Ｐ－７ 953 680 220 7,440 10 10 420 860 80 20 0 9,900 417,160 438 

２Ｐ－８ 391 90 0 1,730 0 0 0 0 10 10 0 1,530 65,430 168 

２Ｐ－９ 548 200 0 0 0 0 0 0 0 10 0 910 26,190 48 

Ｗ５ 64 0 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 170 3 

（太枠は、事業許可申請書の評価から変更になった区画の評価部分を示す。） 

(1) 火災区画の床面積は、等価時間の評価において保守的な結果となるよう、床面積の小数第一位を切り捨てた値とした。 

 

 



 

1488 

(c) 火災区画の耐火時間 

第２加工棟及び第５廃棄物貯蔵棟の火災区画に係る耐火仕様を表８－４、表８－５に示す。

第２加工棟及び第５廃棄物貯蔵棟は１時間以上の耐火時間がある。 

 

表８－４ 第２加工棟の火災区画の耐火仕様 

部位 仕様 耐火時間 出典 

鉄筋コンクリートの壁 

鉄筋コンクリートの床 

厚さ 100 mm 以上 ２時間耐火構造 建設省告示第 1399 号 

「耐火構造の構造方法を定

める件」 

防火戸（特定防火設備） 

 

骨組を鉄材又は鋼材で造

り、両面に厚さが 0.5 mm

以上の鉄板又は鋼板を貼っ

たもの 

１時間加熱面以外の面に火

炎を出さない構造 

建設省告示第 1369 号 

「特定防火設備の構造方法

を定める件」 

防火シャッタ 

 

鉄材又は鋼材で造られたも

ので、鉄板又は鋼板の厚さ

が 1.5 mm 以上のもの 

１時間加熱面以外の面に火

炎を出さない構造 

建設省告示第 1369 号 

「特定防火設備の構造方法

を定める件」 

 

 

表８－５ 第５廃棄物貯蔵棟の火災区画の耐火仕様 

部位 仕様 耐火時間 出典 

鉄筋コンクリートの壁 

鉄筋コンクリートの床 

厚さ 100 mm 以上 ２時間耐火構造 建設省告示第 1399 号 

「耐火構造の構造方法を

定める件」 

防火戸（特定防火設備） 

 

骨組を鉄材又は鋼材で造

り、両面に厚さが 0.5 mm

以上の鉄板又は鋼板を貼

ったもの 

１時間加熱面以外の面に

火炎を出さない構造 

建設省告示第 1369 号 

「特定防火設備の構造方

法を定める件」 

吸気ガラリ（特定防火設

備） 

 

鉄材又は鋼材で造られた

もので、鉄板又は鋼板の

厚さが1.5 mm以上のもの 

１時間加熱面以外の面に

火炎を出さない構造 

建設省告示第 1369 号 

「特定防火設備の構造方

法を定める件」 
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図８－２ 火災区域及び火災区画の設定の考え方 

 

 

 

建物 

火災区画Ａ１ 火災区画Ｂ１ 火災区画Ｂ２ 

火災区域Ａ 
火災区域Ｂ 

火災区域：建築基準法に基づく防火区画又は建物境界 

 

火災区画：火災区域の内側にある耐火性能を有する障壁等で分割された区画 
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図８－３（１） 火災区画（第２加工棟）

火災区画 火災源のある区画

防護対象設備のある区画

火災区画を設定しない防火区画

中２階

火災区画
２Ｐ－１

火災区画
２Ｐ－３

吹抜

吹抜

１階

火災区画
２Ｐ－４

火災区画
２Ｐ－３

火災区画
２Ｐ－ ５

火災区画
２Ｐ－１

火災区画
２Ｐ－２

３階
火災区画 
２Ｐ－７

火災区画 
２Ｐ－８

吹抜 吹抜

４階
火災区画
２Ｐ－９

２階

火災区画
２Ｐ－５

火災区画
２Ｐ－４

吹抜

吹抜

火災区画
２Ｐ－６
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図８－３（２） 第２加工棟中２階の火災区画の変更 

中２階

火災区画
２Ｐ－１

火災区画
２Ｐ－１

火災区画
２Ｐ－３

変更前（事業変更許可申請書に示したもの） 変更後 

中２階

火災区画
２Ｐ－１

火災区画
２Ｐ－３

吹抜

吹抜
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図８－４ 火災区画（第５廃棄物貯蔵棟）

火災区画 
Ｗ５

火災区画 火災源のある区画

防護対象設備のある区画
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 (5) 火災伝播評価 

いずれの火災区画についても、等価時間が壁等の耐火時間を超えないことから、隣接する

火災区画への火災の伝播はない。 

また、火災区画内の火災源に対しては、表８－７に示す延焼防止対策に加えて、火災源の

周囲に可燃物を配置しない管理を行うことにより、火災の伝播を防止でき、火災区画内にお

いて、火災源から防護対象設備への火災の伝播はない。 

火災区画内の伝搬評価結果について、加工事業変更許可申請書に記載の評価から変更はな

い。 

 

表８－７ 火災源とその周囲へ延焼防止の対策 

 

火災源 延焼防止のための対策 

防護対象設備への 

延焼の可能性 

○：影響しない 

×：影響する 

1 バッテリ 防護対象設備への延焼を防止するため、耐火性

を有した防護板を設置する。 
○ 

2 制御盤 

開口部を有する大型のもの 

防護対象設備への延焼を防止するため、開口部

のある制御盤について開口部に耐火性を有し

た防護板を設置する。 

○ 

3 空調機（モータ含む） 

3.7 kW を超えるもの 

保護継電器（過電流継電器）の作動により、発

火に至らない。 
○ 

4 モータ 

3.7 kW を超えるもの 

保護継電器（過電流継電器）の作動により、発

火に至らない。 
○ 

5 ケーブル 

ケーブルラック上のもの 

防護対象設備への延焼を防止するため、主要ケ

ーブルは難燃性とする。 
○ 

6 ポンプ 

空気コンプレッサ 

3.7 kW を超えるもの 

保護継電器（過電流継電器）の作動により、発

火に至らない。 ○ 

7 変圧器 防護対象設備への延焼を防止するため、耐火性

を有した防護板を設置する。 
○ 

 

(6) アクセスルート 

第２加工棟には、消防法施行令第十一条に基づき、屋外消火栓を設置する。また、屋内消

火栓による消火活動が円滑に行えるよう、保安規定に基づき建物外から各室へのアクセスル

ート及び屋内消火栓から各室へのアクセスルートを２つ以上確保する管理を行う。第２加工

棟の消火活動時のアクセスルートを図８－５に示す。 

第２加工棟の消火活動時のアクセスルートについて、加工事業変更許可申請書に記載から

変更はない。 
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付属書類９   その他許可で求める仕様（放射性廃棄物ドラム缶（200 L）

の転倒防止策）に関する説明書 
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１．金属製容器の転倒防止に係る基本方針 

(1) 概要 

廃棄物保管区域で保管廃棄に用いるドラム缶等の金属製容器は、事業変更許可申請書では、

更なる安全対策として耐震重要度分類第１類相当の転倒防止策を講じるとしている。 

本設工認申請書における第５廃棄物貯蔵棟では、保管廃棄に用いる 200 L ドラム缶は２段積

み以下で固縛し転倒防止策を講じている。 

 

(2) 設計・管理方針 

耐震重要度分類第１類相当の転倒防止策として、耐震重要度分類第１類相当（水平震度 1.0 

G）の地震力により金属容器が転倒するおそれがないがように以下の設計を管理する。 

 

200 L ドラム缶１段置き ラッシングベルトにて固縛し、転倒しない配列。 

200 L ドラム缶２段又 スキッド、パレット、ワイヤースリング等用いて固縛

し、さらに隣り合うパレットとボルトにて連結し、転

倒しない配列。 

 

耐震重要度分類第１類相当（水平震度 1.0 G）の地震力で転倒しない配列、形状・寸法は、転

倒評価を行い、その結果を管理する。 

ここで、200 L ドラム缶は、竜巻による飛散防止策（参考資料１に示す。）を兼ねて転倒防止

策として固縛を行うが、この固縛は参考資料２に示す水平震度 1.0（耐震重要度分類第１類）相

当の加振試験で性能を確認した方法により行う。 

 

また、転倒しない配列の前提条件はパレットが連結していることとなるため、耐震重要度分

類第１類相当の地震力によりボルトに作用するせん断荷重が、ボルトの許容せん断荷重を超え

ないことを評価し、管理する。 

なお、ドラム缶は床に固定しないため、床面の水平震度を用いて転倒評価を行うことになる。

放射性廃棄物は耐震重要度分類第３類であるが、保守的に耐震重要度分類第１類として扱って

も１階の水平地震力は 0.36、中２階の水平震度も 0.36 である。床面（コンクリート）とスキッ

ド（鉄）の摩擦係数は 0.5～0.6 であり、0.36 よりも大きいことから滑りは生じない。ここで、

転倒評価及び固縛評価においては、更に保守的に設置階を問わず水平震度 1.0 として評価を行

い、転倒しないこと及び連結ボルトの強度に問題のないことを確認する。 

 

(3) 転倒評価 

ドラム缶等の金属製容器の自重 M による安定モーメントと地震力による転倒モーメントの比

較で行う。安定モーメントが転倒モーメントより大きい場合（安定度＞1）、転倒しないとする。 

 

安定モーメント Ms＝W・L  （W：重量、L：x方向重心位置） 

転倒モーメント Mt＝W・K・H （W：重量、K：水平震度（1.0 G）、H：y方向重心位置） 

安定度＝Ms/Mt 
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(4) 連結ボルト評価 

耐震重要度分類第１類相当の地震力を想定した場合に、連結ボルト 1 本当たりに作用するせ

ん断荷重が、連結ボルトの許容せん断荷重を超えないことを確認する。連結ボルトに生じるせ

ん断荷重は、図１に示す墓石転倒モデルにより評価を行う。 
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図１ 墓石転倒モデルによるせん断力の評価 

 

 

 

２．放射性廃棄物を収納するドラム缶の固縛方法 

廃棄物保管区域で用いる 200 L ドラム缶は、２段積みを行う場合、スキッド又はパレットご

とにドラム缶４本を積載し、ワイヤースリング等を用いて１体として、それぞれ隣り合うパレ

ットとボルト（パレット当たり 1 か所）にて連結し、上述した転倒評価の結果により２段積み

の場合は２列×２列以上としている。 

200 L ドラム缶の固縛概略図を図２、パレットの概略図を図３、受け皿付きスキッドの概略

図を図４、200 L ドラム缶の連結図を図５に示す。 
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図２ 放射性廃棄物 200 L ドラム缶固縛 概略図 

 

  

　　　　　
           

ドラム缶固定治具 

ワイヤースリング 

ワイヤースリング 

アイボルト 

シャックル 

受け皿付きスキッド 
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参考資料１  

放射性廃棄物の飛散対策 

（事業許可申請書 別添５ト(ﾛ)－５ 抜粋） 

 

第１廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟、第５廃棄物貯蔵棟及び第１加工棟に保管する放射性

固体廃棄物を収納したドラム缶等の金属容器について、以下により飛散防止の策を講じる。評

価の例を下表に示す。 

①２段又は３段積みのドラム缶については、重量から空力パラメータを評価し、0.0032 以

下*1となるよう専用治具を用いて固縛及び連結を行う（添図５－１－１）。 

②平積みのドラム缶及び大型金属容器については、重量から空力パラメータを評価し、

0.0032 以下*1となるようラッシングベルトにて固縛を行う（添図５－１－２）。 

③空力パラメータを評価し、0.0032 以上*1となる場合は、床に対しても固定を講じる（添

図５－１－３）。 

＊1：F3 の風荷重（92 m/s）にて評価する。92 m/s での空力パラメータ 0.00334 となるが、保守的に

0.0032 をしきい値とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添図５－１－１ 段積み時の固縛対策 

 

 

 

 

 

添図５－１－２ 平積み時の固縛対策（固縛のみ） 

 

 

 

 

 

添図５－１－３ 平積み時の固縛対策（固縛及び固定） 
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参考資料２  

廃棄物を保管廃棄するドラム缶に対する考慮 

（事業許可申請書 別添５ヌ(ｲ)－１ 抜粋） 

 

ドラム缶を段積みして保管する場合は、当社が外部試験機関で実施した添表１－２に示す加

振試験により実証した最上段のドラム缶をパレット及び金属治具により固縛する方法（添図１

－３）によって、地震の影響でドラム缶が落下、転倒しないように対策を講じる。さらにパレ

ットを連結させて転倒耐力高める対策を講じる。これら最上段のドラム缶の固縛及びパレット

連結の対策による効果については、電力中央研究所でも報告されている。*1*2 

また、ドラム缶の蓋をリングバンドで固定し、ドラム缶内の収納物はプラスチック袋に収納

し、固体廃棄物が漏えいしない措置を講じる。 

評価においては、保守的にドラム缶の落下転倒する割合を 10％とし、転倒したドラム缶のう

ち蓋が開く割合を 10％とし、蓋が開いたドラム缶から固体廃棄物が漏えいする割合を 10％とし

て、DR＝0.1×0.1×0.1＝0.001 を設定する。 

なお、新潟県中越沖地震時の当該地域施設において、落下、転倒防止対策を講じる前のドラ

ム缶約 26,000 本のうち、転倒したドラム缶は 438 本（1.7%）で、そのうち 41 本（9.4%）で蓋

が開いたことが確認されているが、倉庫内の空気中放射性物質濃度から放射性物質が検出され

ていないこと（0%）から、DR の設定条件に十分な保守性を見込んでいると考える。*3 

一段積みする場合においても、ラッシングベルト等により複数本まとめて固縛する方法（添

図１－２）によって、転倒を防止する対策を講じる。 

 

添表１－２ ドラム缶耐震試験結果 

 試験１ 試験２ 

試験装置 大型三次元試験台 同左 

試験体 ３段×２列×２行 同左 

固縛方法 最上段のみ固定 ３段全体固定 

使用波形 

・兵庫県南部地震波（神戸海洋気象台、891 gal） ・兵庫県南部地震波（神戸海洋気象台、891 gal） 

・新潟県中越沖地震波（柏崎、813 gal） 

・新潟県中越地震波（小千谷、1500 gal） 

加振軸 ３軸同時加振 同左 

試験結果 最大加振力（２回）において落下・転倒なし。 最大加振力（各１回）において落下・転倒なし。 

 

*1 電力中央研究所報告「固体廃棄物貯蔵ドラム缶の地震時転倒耐力検討（その１）」、N10019 

*2 電力中央研究所報告「固体廃棄物貯蔵ドラム缶の地震時転倒耐力検討（その２）」、N10020 

*3 新潟県 「新潟県中越沖地震記録誌」第７章  
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添図１－２ 最上段のみ固定時の固縛方法 添図１－３ ３段全体の固定時の固縛方法 

固縛治具 固縛治具 

ドラム缶 

パレット 


