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 防災訓練の実施の結果について、原子力災害対策特別措置法第１３条の２第１項の規定に基づき

報告します。 

原子力事業所の名称
及 び 場 所 

女川原子力発電所 

宮城県牡鹿郡女川町塚浜字前田１番 

防災訓練実施年月日 ２０２２年２月２５日 
２０２０年１２月１日 

～２０２２年３月３１日 

防災訓練のために 
想定した原子力災害
の 概 要 

自然災害（地震等）を起因とし、残留熱
除去機能の喪失、原子炉注水機能の喪
失等により、原子力災害対策特別措置
法第１０条事象および第１５条事象に
至る原子力災害を想定 

シビアアクシデント事象による原子力
災害を想定 

防 災 訓 練 の 項 目 緊急時演習（総合訓練） 要素訓練 

防 災 訓 練 の 内 容 

【女川原子力発電所】 

(1) 発電所対策本部訓練 

(2) 通報訓練 

(3) 原子力災害医療訓練 

(4) モニタリング訓練 

(5) 避難誘導訓練 

(6) 緊急時対策要員の動員訓練 

(7) 発電所設備の応急・復旧対策訓練 

(8) 広報活動訓練 

(9) 電源機能等喪失時対応訓練 

 

【本店】 

(1) 発電所－本店原子力班－本店対策

本部間の情報連携訓練 

(2) 国－事業者間の情報連携訓練 

(3) プレス対応訓練 

(4) 事業者間協力協定対応訓練 

【女川原子力発電所】 

(1) 通報訓練 

(2) 原子力災害医療訓練 

(3) モニタリング訓練 

(4) 避難誘導訓練 

(5) その他必要と認められる訓練 

a.電源機能等喪失時対応訓練 

b.緊急事態支援組織対応訓練 

 

【本店】  

(1)災害対策支援拠点対応訓練 

 

防災訓練の結果の 
概 要 

別紙１のとおり 別紙２のとおり 

今後の原子力災害 
対策に向けた改善点 

別紙１のとおり 別紙２のとおり 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
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別紙１ 

 

防災訓練の結果の概要（緊急時演習（総合訓練）） 

 

１．防災訓練の目的 

本訓練は、「女川原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 第２章 第８節」に基づき実施

するものである。 

残留熱除去機能や原子炉注水機能が喪失し、原子力災害対策特別措置法（以下、「原災法」

という。）第１０条事象および第１５条事象に至る原子力災害を想定した訓練により、   

緊急時対応能力の習熟、課題抽出を行い、さらなる実効性向上を図ることを目的とした。 

なお、今回は以下の対応の有効性等に力点を置いた検証も行った。 

 

（１）主力メンバー不在時における対応【発電所】 

（２）可搬型設備等の準備完了予想時刻に係る情報整理の改善【発電所】 

（３）ＥＲＳＳにてプラント状況が変化した際のＥＲＣ対応ブースの発話ルールの改善【本店】 

（４）ＥＲＣ対応ブースにおけるＥＲＣへの情報発信の改善【本店】 

 

２．実施日時および対象施設 

（１）実施日時 

２０２２年２月２５日（金）９：００～１５：３０ 

（２）対象施設 

女川原子力発電所 １、２、３号機 

 

３．実施体制、評価体制および参加人数 

（１）実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※１ 統合原子力防災ネットワーク接続 

※２ 情報連絡した箇所は宮城支店、山形支店、岩手支店、東北電力ネットワーク㈱宮城支社 

（注）破線部は模擬 

支援 

情報連絡 

女川原子力発電所 

 

発電所対策本部 

 

各班員 

 

指示 報告 

 原子力規制庁緊急時対応 

センター（ＥＲＣ） 

本店 

東北電力ネットワーク㈱ 本社 

※１ 

 

通報連絡 

社 外 

関係箇所 
通報連絡 

派遣 

 

原子力班 他各班 

報告 指示 

通報連絡 

 
オフサイトセンター 

派遣 情報連絡 

東京支社 

東北電力ネットワーク㈱ 東京事務所 

各支店※２ 

東北電力ネットワーク㈱ 各支社※２ 

本店対策本部 

(原子力施設事態即応ｾﾝﾀｰ) 
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（２）評価体制 

発電所（対策本部、現場）および本店対策本部に複数の評価者（当社社員、他事業者）を 

配置し、評価者による評価および反省会等を通じて、改善事項の抽出を行う。 

 

（３）参加人数：５６８名 

〈内訳〉 

・プレーヤー（訓練参加者）：５０５名 

女川原子力発電所：１１０名 

本店（各支店、東京支社含む）、東北電力ネットワーク㈱ 本社（各支社、東京事務所

含む）：３９５名 

・コントローラー（訓練進行管理者）、評価者：６３名 

女川原子力発電所：３９名 

本店（各支店、東京支社含む）、東北電力ネットワーク㈱ 本社（各支社、東京事務所

含む）：２４名 

 

（４）訓練視察等 

ａ．女川原子力発電所 

（ａ）他事業者による視察等：１１社 合計１３名 

<内訳> 

北海道電力：１名、東京電力ホールディングス：１名、北陸電力：１名、 

中部電力：１名（評価者）、関西電力：１名、四国電力：２名、中国電力：１名、 

九州電力：２名、日本原子力発電：１名、電源開発：１名、原子力安全推進協会：１名 

 

ｂ．本店 

（ａ）他事業者による視察等：１１社 合計１２名 

<内訳> 

北海道電力：１名、東京電力ホールディングス：１名、北陸電力：１名、中部電力：１名、 

関西電力：１名、四国電力：２名（評価者１名含む）、中国電力：１名、九州電力：１名、 

日本原子力発電：１名、電源開発：１名、原子力安全推進協会：１名 
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４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

定格熱出力運転中の女川原子力発電所２号機（新規制基準適合プラント想定）において、

自然災害（地震等）を起因とした残留熱除去機能の喪失、原子炉注水機能の喪失等により、

原災法第１０条事象および第１５条事象に至った後に、原子炉格納容器ベントが必要となる 

原子力災害を想定する。また、定期事業者検査中の女川原子力発電所３号機（新規制基準  

未適合プラント想定）において、自然災害（地震）を起因とした使用済燃料プールの冷却材

喪失により原災法第１０条事象に至る原子力災害を想定する。 

詳細は以下のとおり。 

 

時刻 

シナリオ 

１号機 

（廃止措置中）※１ 

２号機 

（定格熱出力運転中）※１ 

３号機 

（定期事業者検査中）※１ 

開始前 波浪警報発令※１ 

９：００ 

石巻市内震度４の地震発生 

使用済燃料プールスロッシング

発生 

･使用済燃料プールスロッシング発生 

･取水口除塵装置故障 

･ＳＰＤＳ表示端末およびＥＲＳＳ表示端末故障 

･モニタリングポスト１局舎伝送不良 

･外部電源５回線のうち４回線停止（４回線の

うち１回線は点検中） 

使用済燃料プールスロッシング

発生 

９：０５ 
  管理区域にて汚染を伴う 

傷病者発生（１名） 

９：３８ 
 循環水系手動停止（海水ポンプ室水位低下）  

９：４０ 

 ･原子炉手動停止 

･原子炉隔離時冷却系ポンプ起動失敗 

･高圧炉心スプレイ系ポンプ起動 

･非常用ディーゼル発電機（Ａ、Ｂ、Ｈ）起動 

･可搬型設備の準備開始 

･常用給水系停止 

【警戒事象】※２

 

９：４５ 

 ･高圧代替注水系起動 

･残留熱除去系ポンプ（Ａ、Ｂ）起動 

（サプレッションプール冷却モード） 

 

９：５０ 

 ･高圧炉心スプレイ補機冷却海水系ポンプ停止

（海水ポンプ室水位低下） 

･高圧炉心スプレイ系ポンプ停止（使用不可） 

･非常用ディーゼル発電機（Ｈ）停止（使用不可）

 

９：５５ 

･石巻市内震度６弱の地震発生 

･外部電源喪失 

･非常用ディーゼル発電機

（Ａ、Ｂ）起動 

･燃料プール冷却浄化系  

ポンプ（Ａ）停止 

 

･原子炉補機冷却海水系ポンプ（Ａ、Ｃ）故障停止 

･非常用ディーゼル発電機（Ａ）停止（使用不可） 

･残留熱除去系ポンプ（Ａ）停止（使用不可） 

･代替循環冷却系使用不可 

･低圧炉心スプレイ系使用不可 

･低圧代替注水系（復水移送ポンプ、ろ過水     

ポンプ）故障停止 

･ガスタービン発電機（Ａ、Ｂ）起動 

･非常用ディーゼル発電機

（Ａ）起動 

･燃料プール冷却浄化系ポンプ

（Ａ）停止 

･使用済燃料プール水位低下

開始（プールゲート破損  

およびサイフォン現象に 

よる漏えい） 

１０：０５ 
燃料プール冷却浄化系  

ポンプ（Ａ）再起動 

  

１０：１５ 
  燃料プール補給水系ポンプ 

起動失敗 

１０：２０ 
 原子炉補機冷却海水系ポンプ（Ｂ、Ｄ）停止  
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時刻 

シナリオ 

１号機 

（廃止措置中）※１ 

２号機 

（定格熱出力運転中）※１ 

３号機 

（定期事業者検査中）※１ 

（海水ポンプ室水位低下） 

･非常用ディーゼル発電機（Ｂ）停止（使用不可） 

･残留熱除去系ポンプ（Ｂ）停止（使用不可） 

･残留熱除去系ポンプ（Ｃ）使用不可 

【原災法第１０条】※２ 

１０：２５ 
 主蒸気逃がし安全弁開固着  

１０：３５ 
 高圧炉心スプレイ系注入隔離弁不具合 使用済燃料プール水位 

燃料ラック上端＋４ｍ到達 

１０：４０ 
  サイフォン現象による漏えい

箇所の隔離完了 

１０：５５ 

 高圧代替注水系の機能喪失判断（原子炉圧力設

計下限値到達） 

【原災法第１５条】※２ 

 

１１：１０ 
  使用済燃料プール水位 

燃料ラック上端＋２ｍ到達 

１１：１５ 

 ･低圧代替注水系（直流駆動低圧注水ポンプ）に

よる原子炉注水準備完了 

･原子炉急速減圧 

代替注水車による使用済  

燃料プールへの注水開始 

１１：１７ 
 低圧代替注水系（直流駆動低圧注水ポンプ）に

よる原子炉注水開始 

 

１１：４５ 訓練第１部終了、時間スキップ 

１４：００ 訓練第２部開始（格納容器圧力１Ｐｄ到達１５分前の場面） 

１４：００ 
 大容量送水ポンプ（Ⅰ）故障による原子炉    

無注水 

 

１４：１５ 
 格納容器圧力４２７ｋＰａ [ｇａｇｅ]到達  

１４：２０ 
 大容量送水ポンプ（Ⅰ）復旧により原子炉注水

再開 

 

１４：２５ 
 低圧代替注水系（直流駆動低圧注水ポンプ） 

復旧 

 

１４：３０ 
 原子炉格納容器ベント実施  

１４：３５ 訓練第２部終了 

※１ 訓練開始時の付与情報 

※２ 最初に発生した警戒事象、原災法第１０条および第１５条事象のみ記載 

 

５．防災訓練の項目 

緊急時演習（総合訓練） 

 

６．防災訓練の内容 

（１）訓練方法 

訓練は、プレーヤー（訓練参加者）へ訓練シナリオを事前に通知しない「シナリオ非提示型」

により実施した。また、コントローラー（訓練進行管理者）は、訓練中にプレーヤーへ       

資料配付や電話連絡等、シナリオ進行に必要な状況付与を行った。 
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（２）訓練項目 

【発電所】 

ａ．発電所対策本部訓練 

ｂ．通報訓練 

ｃ．原子力災害医療訓練 

ｄ．モニタリング訓練 

ｅ．避難誘導訓練 

ｆ．緊急時対策要員の動員訓練 

ｇ．発電所設備の応急・復旧対策訓練 

ｈ. 広報活動訓練 

ｉ. 電源機能等喪失時対応訓練 

（ａ）電源確保訓練 

（ｂ）代替注水訓練 

（ｃ）アクセスルート確保訓練 

（ｄ）大容量電源装置起動訓練 

 

【本店】 

ａ．発電所－本店原子力班－本店対策本部間の情報連携訓練 

ｂ．国－事業者間の情報連携訓練 

ｃ．プレス対応訓練 

ｄ．事業者間協力協定対応訓練 

 

（３）現場対応能力向上のための実効性を高める工夫 

プレーヤーの事故対処能力向上を促せるような、訓練の実効性を高める工夫として、     

以下の要素を盛り込むとともに、評価を行った。 

  ａ．主力メンバー不在時における対応 

ｂ．波浪警報下における対応 

ｃ．初動対応におけるＥＲＳＳ表示端末の故障 

ｄ．モニタリングポスト１局舎伝送不良時の対応 

ｅ．使用済燃料プール水位計の故障 

ｆ．運転員による主蒸気逃がし安全弁の開固着見落とし 

ｇ．オフサイトセンター参集時の道路状況の不良 

ｈ．インターロック除外等の措置による注水手段確保 

ｉ．原子炉圧力低下に伴うＨＰＡＣ機能喪失の判断 

ｊ．傷病者搬送時の道路状況の不良 

ｋ．電源車接続箇所変更時の現場対応 
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７．防災訓練の結果の概要および評価 

【発電所】 

（１）発電所対策本部訓練 

自然災害（地震等）を起因とした２号機における残留熱除去機能の喪失、原子炉注水機能

の喪失等のプラント状況に加え、傷病者発生、３号機における使用済燃料プールの冷却材  

喪失等、情報が錯綜するシナリオにおいて、各場面におけるプレーヤーへの期待事項を   

シナリオ検証ポイントとして設定し、訓練を実施した。 

その結果、発電所対策本部にて事象の把握および判断に必要な情報が原子力防災管理者へ 

迅速かつ正確に報告されるとともに、事象進展予測を踏まえた事故拡大防止策等を決定できる

こと、事象の把握に必要な情報が発電所から本店に共有できることを確認したことから、  

訓練目標を達成したものと評価した。 

なお、以下の事項については更に改善を図るべき事項とした。 

・チャットシステムにおける記載ルールの明確化 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・８．（１）主力メンバー不在時における対応【発電所】 

・８．（５）事故対処能力向上に資する訓練の実効性を高める要素に係る対応【発電所】 

・１０．（２）ａ．チャットシステムにおける記載ルールの明確化【発電所】 

 

（２）通報訓練 

事象進展に伴う事故および被害状況等を把握し、警戒事象、原災法第１０条事象、原災法

第１５条事象等の通報連絡文を作成し、通報連絡する訓練を実施した。 

その結果、概ね目標時間内に原子力規制庁、その他社外関係機関（模擬）へ通報連絡できる

ことを確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。 

 

ただし、以下の課題が抽出された。 

・２５条報告の「発生事象と対応の概要」欄について、注水や除熱など、重要戦略の最新

情報の進捗に絞って記載したため、発生事象と概要を網羅的に記載できなかった。 

 

＜警戒事象、原災法第１０条事象および第１５条事象通報（第一報）の実績＞ 

号機 通報内容 発生時刻※１ 送信時刻※２ 所要時間 目標時間 

２号機 警戒事象 ９：５５ １０：０９ １４分 ３０分以内 

２号機 原災法第１０条事象 １０：２４ １０：３８ １４分 １５分以内 

２号機 原災法第１５条事象 １０：５７ １１：０８ １１分 １５分以内 

※１ 原子力防災管理者判断時刻 

※２ ＦＡＸ送信完了時刻 

 

［本報告書における記載箇所］ 

１０．（１）ａ．２５条報告の記載充実化【発電所】 
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（３）原子力災害医療訓練 

管理区域内で、汚染を伴う傷病者の発生連絡を受け、除染室における応急処置対応等の  

訓練を実施した。 

その結果、除染、汚染部位の養生、外傷部の応急手当など、応急処置を遅滞なく実施し、   

現場（除染室）と発電所対策本部との情報連絡も問題なく実施できることを確認した。また、

汚染を伴う傷病者に関する現場（除染室）からの情報は、対策本部内の負傷者情報に関する

所定のホワイトボードに集約することで、総務班へ正確に伝達され、かつ、事象の把握に  

必要な情報が原子力防災管理者へ報告されることを確認したことから、訓練目標を達成した

ものと評価した。 

 

（４）モニタリング訓練 

地震による停電に伴う構内モニタリングポストの停止を想定し、緊急時モニタリングに 

関する手順書に基づき、代替測定（可搬型モニタリングポスト）を行う訓練を実施した。 

その結果、目標時間内の資機材の準備（目標時間：２０分、実績：２０分）、現場到着から

の測定データ受信（目標時間：４０分、実績：３８分）および必要な設備の円滑な取り扱い

ができることを確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。 

 

（５）避難誘導訓練 

原災法第１０条事象（残留熱除去機能の喪失）の発生による第１緊急体制の発令に伴い、

避難誘導活動に関する手順書に基づき、避難誘導員の各集合場所・避難場所への配置を行い、

構内協力企業の従業員に対する構内の避難場所への避難誘導を実施した。 

その結果、避難誘導活動に関する手順書に基づき、構内道路状況および建物被害状況に応じた

避難ルートを指示し、構内避難場所まで円滑に避難できることを確認したことから、訓練  

目標を達成したものと評価した。 

 

（６）緊急時対策要員の動員訓練 

地震発生を起因として、所員を事務建屋対策室に非常招集する訓練を実施した。 

その結果、目標時間（目標時間：３分、実績：３分）内に発電所対策本部の要員が事務建屋

対策室に参集し、体制を確立できることを確認したことから、訓練目標を達成したものと  

評価した。 

 

（７）発電所設備の応急・復旧対策訓練 

地震や設備故障により喪失した電源機能、除熱機能および注水機能に対し、可搬型設備に

よる応急復旧計画を立案し、必要な要員の確保や作業指示を行う訓練を実施した。 

その結果、大容量送水ポンプ、熱交換器ユニット、代替注水車および電源車等の配備・   

接続など、原子力災害の拡大防止に向けて立案した応急復旧計画について、発電所対策   

本部内で必要な要員数の確認、作業時間を考慮した作業指示が行えることを確認したことから、  

訓練目標を達成したものと評価した。 
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（８）広報活動訓練 

原子力災害時における報道発表資料について、速やかに発電所対策本部で情報共有する 

訓練を実施した。 

その結果、目標時間（目標時間：１５分、実績：１５分）内に本店対策本部広報班からの 

報道発表内容等を、発電所対策本部へ適切に報告できることを確認した。 

また、本店と連携し適時適切なタイミングでプレスリリースができること、広報班内で正

確な情報を共有した上で、報道対応ができることを確認したことから、訓練目標を達成した

ものと評価した。 

 

（９）電源機能等喪失時対応訓練 

原子力防災要員により、以下ａ．～ｄ．のとおり、電源機能等喪失時対応訓練を実施した。 

なお、発電所の機器へ直接影響が生じる訓練は模擬とし、現場での動作確認を実施した。 

ａ．電源確保訓練 

電源確保のため、「電源機能等喪失時における原子炉施設の保全のための活動に係る対応 

要領書」に基づき、ケーブル敷設および電源車起動訓練を発電所対策本部と連携して実施した。 

なお、訓練実施にあたっては、高台電源センターの設備不具合により接続先を変更する  

必要が生じる等、現場に負荷が掛かる状況で実施した。 

その結果、目標時間（目標時間：２２０分、実績：１１０分）内にケーブル敷設および電源車

起動が完了できることを確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。 

ｂ．代替注水訓練 

使用済燃料プールへの注水機能確保のため、「電源機能等喪失時における原子炉施設の  

保全のための活動に係る対応要領書」に基づき、代替注水車を用いた接続および注水操作訓練

（注水は模擬）を実施した。 

その結果、目標時間（目標時間：６０分、実績：５６分）内に注水操作が完了できることを 

確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。 

ｃ．アクセスルート確保訓練 

地震により、発電所構内の道路に段差が発生した状況を想定し、「電源機能等喪失時における 

原子炉施設の保全のための活動に係る対応要領書」に基づき、段差解消訓練を実施した。 

その結果、発電所対策本部と速やかに連携（指示、報告等）した上で、実施目標時間    

（目標時間：６０分、実績：４６分）内にホイールローダで段差を解消し、可搬型設備の   

通行経路の確保が実施できることを確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。 

ｄ．大容量電源装置起動訓練 

電源確保のため、「電源機能等喪失時における原子炉施設の保全のための活動に係る対応 

要領書」に基づき、大容量電源装置の起動訓練を実施した。 

その結果、目標時間（目標時間：９０分、実績：４５分）内に起動操作が完了できることを

確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。 
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【本店】 

（１）発電所－本店原子力班－本店対策本部間の情報連携訓練 

「情報連携相関図」（添付資料１、２）のとおり、情報共有ツール（「プラント系統概要図※３」、

「設備状況シート※４」、「事故対応戦略方針シート※５」等）やチャットシステム※６等を活用

する情報連携訓練を実施した。 

その結果、初動の体制を遅滞なく確立させ、緊急時対策支援システム（以下、「ＥＲＳＳ」

という。）や情報共有ツール等を活用し、本店原子力班および本店対策本部、発電所対策   

本部間で発電所情報（現況）や事象の進展予測、事故対応戦略、外部への放射線影響等の   

重要情報、その他の付帯情報が共有できることを確認したことから、訓練目標を達成した  

ものと評価した。 

また、本店対策本部にて入手した情報を発電所へ情報共有できることを確認した。 

 

※３ プラント系統概要図 

情報共有ツールのうち、安全上重要な機能（止める、冷やす、閉じ込める、電源）に

係る主要設備に関する情報を図にまとめたもの 

※４ 設備状況シート 

情報共有ツールのうち、発電所の復旧方針に関する情報をまとめたもの 

※５ 事故対応戦略方針シート 

情報共有ツールのうち、炉心が損傷するまでの予測時間や原子炉格納容器圧力の 

上昇予測等、緊急時に特に重要となる情報をまとめ、発電所の対応方針を示したもの 

※６ チャットシステム 

発生した事象、復旧対応状況、ＥＡＬ情報および社外問合せ情報等を発電所対策  

本部、本店原子力班および本店対策本部の要員がシステム上に入力し、発電所と  

本店間で情報連携するシステム 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・９．（３）本店原子力班を分散配置した場合の資料共有方法の改善【本店】 

・９．（４）本店対策本部でのモニター表示を通じた情報発信の改善【本店】 

 

（２）国－事業者間の情報連携訓練 

発電所対策本部、本店対策本部（原子力規制庁緊急時対応センター（以下、「ＥＲＣ」という。）

対応ブース）およびＥＲＣプラント班間で統合原子力防災ネットワーク（テレビ会議）を通じた

情報連携訓練を実施した。 

その結果、「情報連携相関図」（添付資料１、２）のとおり、情報共有ツールやチャット 

システム、ＥＲＳＳ、備え付け資料※７等を活用することで、ＥＲＣプラント班に対し発電所

情報（現況）や事象の進展予測、事故対応戦略、ＥＡＬに係る情報等の情報提供や質疑応答

が遅滞なく実施できることを確認した。 

また、ＥＲＣ対応ブースにおけるＥＲＣプラント班への情報伝達では、ＥＲＳＳにて   

プラントパラメータ変化が確認された場合にはその状況を速報情報として伝達できたことや、 

事象進展が早い場面や事象が錯綜する場面では、事象の速報を手書きメモにて伝達後、   

ＣＯＰを用いるなど、必要な情報を収集・整理した上で伝達できたことを確認した。 
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更に、新たに作成した手書きメモフォーマットのチェックボックスを活用して、得られた 

情報が速報または確定情報かを識別するなど、適切な情報確認を実施することにより、   

ＥＲＣプラント班に対し、適切な情報発信ができたことから、訓練目標を達成したものと  

評価した。 

ただし、以下の課題が抽出された。 

・本店即応センターＥＲＣ対応ブースからＥＲＣに対して、伝わり易い情報発信の観点 

から適切に対応できていない場面があった。 

 

※７ 備え付け資料 

ＥＲＣプラント班と当社が共通の資料を用いて情報共有するため、ＥＲＣおよび  

本店原子力班（ＥＲＣ対応ブース含む）に備え付けている、プラントの設備概要や   

手順書等をまとめた資料 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・８．（３）ＥＲＳＳにてプラント状況が変化した際のＥＲＣ対応ブースの発話ルールの

改善【本店】 

・８．（４）ＥＲＣ対応ブースにおけるＥＲＣへの情報発信の改善【本店】 

・１０．（１）ｂ．ＥＲＣ対応ブースからの伝わり易い情報発信に向けた改善【本店】 

 

（３）プレス対応訓練 

ａ．ＥＲＣ広報班と本店対策本部が連携する訓練を実施した。その結果、当社の報道発表資料・

記者会見時間の情報共有および官房長官会見（コントローラーによる情報付与）を考慮し

たプレス対応を実施できることを確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。 

ｂ．当社ホームページ（模擬）を利用した、プレス文の情報発信訓練を実施した。その結果、 

当社ホームページ（模擬）へ遅滞なくプレス文の掲載が実施できることを確認したこと  

から、訓練目標を達成したものと評価した。 

ｃ．報道関係者参加のもと、記者会見（模擬）を行う訓練を実施した。その結果、役員および 

スポークスマンによる記者会見（模擬）にて、記者会見サポート要員から説明者へ質疑  

応答に必要な情報やプラント状況変化の情報を提供し、発電所状況の説明や質疑応答が 

実施できることを確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。 

 

（４）事業者間協力協定対応訓練 

ａ．「原子力事業者間協力協定」に基づき、協力要請および情報連携を行う訓練を実施した。

その結果、同協定の幹事会社（東京電力ホールディングス）に対する協力要請および幹事

会社からの回答の受信等、情報連携が適切に実施できることを確認した。また、当社から

の派遣要請に対し、他社からの支援要員数および現地への到着時間等の情報を共有できる

ことを確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。 

ｂ．「原子力緊急事態支援組織の運営に関する基本協定」に基づき、協力要請および情報連携

を行う訓練を実施した。その結果、原子力緊急事態支援センターに対する協力要請および

原子力緊急事態支援センターからの回答の受信等、情報連携が適切に実施できることを 

確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。 
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８．防災訓練の力点に対する評価 

自然災害（地震等）を起因とした２号機における残留熱除去機能の喪失、原子炉注水機能

の喪失等のプラント状況に加え、傷病者発生、３号機における使用済燃料プールの冷却材  

喪失等、情報が錯綜するシナリオでの訓練を実施した。 

本シナリオにおいても、発電所対策本部および本店対策本部が連携し、原子力事業者防災  

業務計画に規定する事項に関して適切に対応することができた。 

なお、「１．訓練の目的」に記載した４項目の力点および「６．（３）現場対応能力向上の 

ための実効性を高める工夫」に記載した事故対処能力向上に資する訓練要素に対する評価 

結果は、以下のとおり。 

 

（１）主力メンバー不在時における対応【発電所】 

ａ．検証項目 

発電所における主力メンバー不在を想定し、指揮者の代行要員が、判断の難しいＥＡＬ判断

および戦略の立案等の事象進展に応じた適切な意思決定ができたか検証を行った。 

 

ｂ．検証結果 

発電所対策本部長、戦略統括、復旧統括、発電管理班班長および放射線管理班班長が当日  

不在と想定し、代行要員により訓練を実施した。 

指揮者の代行要員は、ＥＡＬ判断および戦略の立案等の事象進展に応じた適切な意思決定が

できていたことから、上記のとおり適切な対応を行えたものと評価した。 

 

［本報告書における記載箇所］ 

７．【発電所】（１）発電所対策本部訓練 

 

（２）可搬型設備等の準備完了予想時刻に係る情報整理の改善【発電所】 

ａ．検証項目 

事故対応戦略方針シート※１の記載ルールを明確化することにより、以下の対応が適切に 

実施できたか検証を行った。 

・可搬型設備の準備完了予想時刻や設備の復旧時刻が未確定な場合においても、事故対応

戦略方針シートに可搬型設備の準備完了予測時刻を記載できたか。 

 

※１ 事故対応戦略方針シート 

情報共有ツールのうち、炉心が損傷するまでの予測時間や原子炉格納容器圧力の上昇

予測等、緊急時に特に重要となる情報を纏め、発電所の対応方針を示したもの 

 

ｂ．検証結果 

可搬型設備の準備完了予想時刻や設備の復旧時刻が未確定な場合においても、事故対応 

戦略方針シートに可搬型設備の準備完了予測時刻を記載できたことから、上記の対応は行え

たものと評価した。 
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［本報告書における記載箇所］ 

７．【発電所】（１）発電所対策本部訓練 

 

（３）ＥＲＳＳにてプラント状況が変化した際のＥＲＣ対応ブースの発話ルールの改善【本店】 

ａ．検証項目 

ＥＲＣ対応ブースにおいて、ＥＲＳＳのパラメータ変化があった場合には、発電所対策  

本部の状況を確認する前に、ＥＲＣへ速報情報を伝達することができたか、検証を行った。 

・ＥＲＳＳにてプラントパラメータ変化が確認された場合には、発電所対策本部の状況を

確認する前に速報情報を情報伝達できたか。 

 

ｂ．検証結果 

ＥＲＳＳにてプラント状況に変化があった際、その時点で得られた情報を元に発電所対策

本部への確認を実施する前に速報情報を伝達することができたことから、上記の対応は行えた

ものと評価した。 

 

［本報告書における記載箇所］  

７．【本店】（２）国－事業者間の情報連携訓練 

 

（４）ＥＲＣ対応ブースにおけるＥＲＣへの情報発信の改善【本店】 

ａ．検証項目 

ＥＲＣ対応ブースからＥＲＣへの情報発信は、プラント状況に応じた適切な情報発信が 

できたか検証を行った。 

・事象進展が速い場面や事象が錯綜する場面においては、事象の速報を伝達後、必要な  

情報を収集し整理された情報を伝達することができたか。 

・新たに作成した手書きメモフォーマットのチェックボックスを活用し、速報情報か確定

情報かを識別して、情報確認することができたか。 

 

ｂ．検証結果 

プラント情報の情報共有においては、新たに作成した手書きメモフォーマットを用いて、

説明時点において速報情報か確定情報かを識別することにより、事象進展が早い場面や事象

が錯綜する場面においても必要な情報を整理し、情報を伝達することができたことから、  

上記の対応は行えたものと評価した。 

 

［本報告書における記載箇所］  

７．【本店】（２）国－事業者間の情報連携訓練 

 

（５）事故対処能力向上に資する訓練の実効性を高める要素に係る対応【発電所】 

ａ．波浪警報下における対応 

（ａ）検証項目 

雨風に伴い、可搬型設備の準備および故障機器の応急・復旧等に影響がある気象状況を  

想定し、現場活動状況（作業進行状況）を把握の上、柔軟に戦略優先順位を判断することが

できたか検証を行った。 
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（ｂ）検証結果 

波浪警報の発令・解除の状況に応じて可搬型熱交換器車の取水先を変更する等、気象状況

を踏まえ、柔軟に戦略を立案することができたことから、厳しい気象条件下における発電所 

対策本部の事故対応能力の向上が図られたものと評価した。 

 

ｂ．初動対応におけるＥＲＳＳ表示端末の故障 

（ａ）検証項目 

地震発生および除塵装置故障等の初期事象への対応時、事務建屋緊急対策室のＥＲＳＳ表

示端末故障により、プラントパラメータ把握が困難な状況を想定し、中央制御室運転員  

（コントローラー）との連携によりプラント状態を正確に把握できるか検証した。 

 

（ｂ）検証結果 

ＥＲＳＳ表示端末が故障した場面においても、本部要員が必要なパラメータを絞った上で

中央制御室運転員（コントローラー）から情報を聞き取ることにより、正確にプラント状態

を把握できたことから、発電所対策本部が必要な情報を整理した上でコミュニケーションを

実施する能力の向上が図られたものと評価した。 

 

ｃ．モニタリングポスト１局舎伝送不良時の対応 

（ａ）検証項目 

モニタリングポストの伝送不良が生じることで様々な外部対応が必要となる状況を想定し、

プラント対応と並行して社内外の関係個所との情報共有や代替測定の指示ができるか検証を

行った。 

 

（ｂ）検証結果 

モニタリングポストの伝送不良事象に対して、プラント対応と並行して社内外の関係個所

との情報共有や代替測定等の指示が行えたことから、発電所対策本部の事故対応能力の向上

が図られたものと評価した。 

 

ｄ．使用済燃料プール水位計の故障時の対応 

（ａ）検証項目 

原子炉における事故に加え、使用済燃料プールに係るトラブルが発生する高負荷の状況を

想定し、複数の対応を同時に行えるかを検証した。 

 

（ｂ）検証結果 

代替の水位測定手段を指示する等、原子炉の事故に対処するのと同時に、使用済燃料プール

に係るトラブルにも適切に対応できたことから、発電所対策本部の事故対応能力の向上が 

図られたものと評価した。 
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ｅ．運転員による主蒸気逃がし安全弁の開固着見落とし 

（ａ）検証項目 

運転員による主蒸気逃がし安全弁の開固着見落としにより、重要なプラント情報が本部へ

伝達されていない状況を想定し、対策本部にて各種パラメータからプラント状態を適切に 

把握することができるかを検証した。 

 

（ｂ）検証結果 

ＥＲＳＳから入手したパラメータ情報から主蒸気逃がし安全弁の開固着を適切に把握する

ことができたことから、発電所対策本部が主体的にプラント状況を把握する能力の向上が 

図られたものと評価した。 

 

ｆ．オフサイトセンター参集時の道路状況の不良 

（ａ）検証項目 

オフサイトセンターに参集する要員が通る道路に不具合が発生する状況を想定し、到着 

遅れを回避するための対応ができるかを検証した。 

 

（ｂ）検証結果 

複数のルートによる要員派遣を判断する等、道路状況等も踏まえたうえで適切な参集ルート

を決定することができたことから、オフサイトセンター要員の突発的なトラブルへの対処 

能力の向上が図られたものと評価した。 

 

ｇ．インターロック除外等の措置による注水手段確保 

（ａ）検証項目 

高圧代替注水系（ＨＰＡＣ）の駆動蒸気が徐々に減少する状況を想定し、炉心冷却の延命

措置、注水時間を延長する手段があることに気付くことができるかを検証した。 

 

（ｂ）検証結果 

高圧代替注水系（ＨＰＡＣ）と原子炉隔離時冷却系（ＲＣＩＣ）の共用ラインの仕様を   

踏まえて、インターロックバイパス等の手順書を柔軟に活用した対応が指示できたことから、

発電所対策本部の事故制圧能力の向上が図られたものと評価した。 

 

ｈ．原子炉圧力低下に伴うＨＰＡＣ機能喪失の判断 

（ａ）検証項目 

注水手段が高圧代替注水系（ＨＰＡＣ）のみの状況における主蒸気逃がし安全弁の開固着

を想定し、発生するＥＡＬを適切に判断できるかを検証した。 

 

（ｂ）検証結果 

高圧代替注水系（ＨＰＡＣ）の動作に必要な蒸気圧力の設計下限値を踏まえた注水機能  

喪失判断およびＥＡＬ判断ができたことから、発電所対策本部の判断能力の向上が図られた

ものと評価した。 
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ｉ．傷病者搬送時の道路状況の不良 

（ａ）検証項目 

救急車の発電所へのアクセスが困難な状況を想定し、対策本部がプラント対応と並行して

適切な傷病者対応ができるかを検証した。 

 

（ｂ）検証結果 

救急車の発電所へのアクセスが困難な状況下においても、代替のアクセス道路の確保等の

指示ができたことから、発電所対策本部の事故対応能力の向上が図られたものと評価した。 

 

ｊ．電源車接続箇所変更時の現場対応 

（ａ）検証項目 

屋外にて電源車の接続作業を実施している要員が、機器故障の発生連絡を受け、本部との

連携による急な接続先変更等の判断を含めた対応ができるかを検証した。 

 

（ｂ）検証結果 

現場コントローラーから機器故障の発生連絡を受けた現場指揮者が、本部と連携して事象

進展速度を踏まえた電源車接続までの余裕時間等も考慮し、接続先の変更を判断することが

できたことから、現場要員の事故対処能力の向上が図られたものと評価した。 
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９．昨年度防災訓練時の改善点の反映状況 

昨年度の総合訓練（２０２０年１０月２３日実施）において抽出された改善点に対する  

取り組み状況は、以下のとおり。 

（１）可搬型設備等の準備完了予想時刻に係る情報整理の改善 

昨年度の訓練で抽出された改善点 今回の訓練への反映状況 

【発電所】 

発電所は事故対応戦略方針シートにおいて、可搬

型設備等の準備完了予想時刻が確定できない状況

下で、未確定情報を記載しないまま作成したため、

当該戦略を実施するために要する時間を本店との

間で適切に共有することができなかった。 

 

【原因】 

可搬型設備等の準備完了予想時刻が確定できない

場合における設備の準備完了予想時刻の取り扱いに

ついて不明確であり、準備完了予測時刻が共有され

なかった。 

 

【対策】 

・可搬型設備の準備完了予想時刻や設備の復旧時刻

が未確定な場合における設備の準備完了予想時

刻の取り扱いについて以下のルールを定める。 

・設置変更許可申請書（重大事故の発生および拡大

の防止に必要な措置を実施するために必要な技

術的能力）に記載されている準備時間を記載す

る。 

【改善】 

可搬型設備の準備完了予想時刻や設備の復旧 

時刻が未確定な場合において、設置変更許可申請書

（重大事故の発生および拡大の防止に必要な措置

を実施するために必要な技術的能力）に記載され

ている準備時間を記載することをルール化すると

ともに、勉強会で定着を図った。 

 

【結果】 

可搬型設備の準備完了予想時刻や設備の復旧時

刻が未確定な場合においても、事故対応戦略方針

シートに可搬型設備の準備完了予測時刻を記載で

きたことから、可搬型設備等の準備完了予想時刻

に係る情報整理の改善が図られたものと評価した。 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・７．【発電所】（１）発電所対策本部訓練 

・８．（２）可搬型設備等の準備完了予想時刻に

係る情報整理の改善【発電所】 
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（２）緊急時対策所への移動に係る引継ぎ方法の改善（更なる改善事項） 

昨年度の訓練で抽出された改善点 今回の訓練への反映状況 

【発電所】 

前回からの取り組みとして、発電所対策本部の対

応拠点を事務建屋対策室から緊急時対策所に移す

ために、本部要員を二手に分け、先発隊が緊急時 

対策所を立ち上げ、事務建屋対策室に残る後発隊 

から引継ぎを受け、指揮権を緊急時対策所に移行 

する一連の動きに対応できることを確認した。 

一方で、初めての取り組みであったことを鑑み 

以下の改善点が抽出された。 

・本部要員間での引継ぎを、より円滑に実施するた

めにルールを改善することが望ましい。 

 

【理由】 

緊急時対策所へ指揮権を移行するための引継ぎ

ルールが不明確であった。 

 

【改善】 

引継ぎのルールにおいて以下を明確化する。 

・引継ぎ事項（本部要員が移動中のプラント変化、

判断したＥＡＬ等） 等 

 

【改善】 

引継ぎの具体的内容として、本部要員が移動中の

プラント変化、判断したＥＡＬ等の事項をルールに

明記するとともに、勉強会で定着を図った。 

 

【結果】 

新たなルールに基づき、必要な情報を迅速に引き

継ぐことができていたことから、緊急時対策所への

移動に係る引継ぎ方法の改善は図られたものと 

評価した。 

 

［本報告書における記載箇所］ 

７．【発電所】（１）発電所対策本部訓練 
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（３）本店原子力班を分散配置した場合の資料共有方法の改善 

昨年度の訓練で抽出された改善点 今回の訓練への反映状況 

【本店】 

新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた原子力

災害対応として、対応要員の離隔をとるため、  

本店原子力班をオンサイト対応（６階会議室）と

オフサイト対応（１８階会議室）に分散配置する

とともに、情報共有はＴＶ会議の画面に資料を 

表示して行ったが、オフサイト対応のニーズに 

合った資料が表示されない場面があった。 

 

【原因】 

本店原子力班全体（オンサイト対応とオフサイト

対応）で共有すべき情報を整理していなかった。 

 

【対策】 

他本店原子力班全体（オンサイト対応とオフサイ

ト対応）で共有すべき情報を精査し、情報連携の基

本ルールの改善を図る。 

 

 

【改善】 

・オンサイト対応（６Ｃ会議室）から、オフサイト対応

（１８階会議室）に共有する情報をＥＲＳＳ、 

書画装置とし、ＰＣ画面は各自で確認することと

する。 

・発話する際、どの資料を用いて説明するか明確に

することについて、情報連携の基本ルールに追加

する。 

 

【結果】 

ＣＯＰや通報文およびチャットは電子化された 

資料を各自のＰＣで確認し、オンサイト対応を実施

している機能班（６Ｃ会議室）からオフサイト対応

の機能班（１８階会議室）に共有する内容（ＥＲＳＳ、

外部電源の復旧状況、原子力班以外の対応状況の情

報等）は、ＴＶ会議を通じて資料共有することを  

ルール化して訓練を実施した。 

 その結果、情報連携の基本ルールに従い、オン  

サイト対応の機能班とオフサイト対応の機能班間に

おいて必要な情報連携がなされ、改善が図られたと 

評価した。 

［本報告書における記載箇所］ 

７．【本店】（１）発電所－本店原子力班－本店

対策本部間の情報連携訓練 
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（４）本店対策本部でのモニター表示を通じた情報発信の改善 

昨年度の訓練で抽出された改善点 今回の訓練への反映状況 

【本店】 

本店原子力班から本店対策本部へ発電所の状況

を情報発信できたものの、本店対策本部の複数の

モニター表示を通じた情報発信について、以下の

改善点が抽出された。 

・本部のモニターに常時表示している一部の資料

は、記載している情報が多いため、文字が小さく

なり見づらかった。そのため、表示している資料

が十分に活用されていない。 

・モニターに表示している情報がタイムリーに 

更新されなかった。 

 

【原因】 

・様々なニーズに応じて、モニターに常時表示する

情報を追加してきたが、全体をひと目で見やすく

するという点で表示すべき情報を整理できてい

ない。 

・状況に応じてタイムリーに更新する情報や情報

収集方法が不明確であり、モニター表示の更新が

本部発話者の説明の後追いとなった。 

 

【対策】 

・本店対策本部のモニターに常時表示する情報を

整理し、ひと目でわかりやすい表示に改善する。 

・状況に応じてタイムリーに更新する情報や情報

収集方法を明確にする。 

 

 

【改善】 

・モニターに表示する情報のうち、緊急事態の  

ステータスや事故対応戦略について、見やすさの

観点で改善を図った。 

・本部の画面操作要員が能動的に発電所情報を収集

するための端末を用意した。 

 

【結果】 

本店対策本部会議において使用しているモニター

において、ＥＡＬや実施中の戦略等が見やすいよう、

表示レイアウトを変更したことに加え、本部の 

画面操作要員が戦略などの重要なプラント状況の 

情報収集ができるよう端末を配備し訓練を実施  

した。 

その結果、プラントの状況がタイムリーに更新 

されており、モニターに表示された情報も視認性が

向上されたことで本店対策本部内にわかりやすい 

情報発信ができたことから、改善が図られたと評価

した。 

 

 

［本報告書における記載箇所］ 

７．【本店】（１）発電所－本店原子力班－本店 

対策本部間の情報連携訓練 
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１０．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

（１）改善を要する事項 

 ａ．２５条報告の記載充実化【発電所】 

２５条報告の「発生事象と対応の概要」欄について、注水や除熱など重要戦略の最新情報

の進捗に絞って記載したため、発生事象と概要を網羅的に記載できなかった。 

 

（ａ）原因 

・本訓練における原災法第１０条事象発生以降から２５条報告までの間、複数回の通報文を

発行していたが、２５条報告通報文作成時には１０条・１５条通報以降に実施した注水や

除熱等事故対応戦略上重要な最新情報にポイントを絞って作成することとしていた。 

このため、２５条報告の記載としては、１０条・１５条通報に記載していた事故対応の

準備状況も含めた網羅的な記載とならなかった。 

・東通原子力発電所の訓練課題の水平展開として、２５条報告の当該欄に係る記載例を 

情報班のルールに明記していたものの、既報で記載した内容は情報が重複するため省略し、

当該欄には「直流駆動低圧注水ポンプを用いた原子炉注水開始により炉心損傷を回避」

とだけ記載した。 

・情報班は、１０条・１５条通報・２５条報告が重なり同時に複数の通報連絡が必要な  

状況下において、事象進展速度や班員の対応状況を勘案し、特定事象通報連絡（１０条・

１５条通報）を優先して通報連絡を実施した。このため、訓練企画として想定していた

２回の２５条報告は１回の発信となった。 

（ｂ）対策 

・２５条報告の当該欄に係る記載ルールについて、原災法第１０条事象発生以降における

戦略の成否や戦略に係る機器の準備状況等については、１０条・１５条通報で報告して

いるか否かに係わらず、２５条報告にその概要について記載することを明記する。 

・２５条報告を作成する情報班員は今回見直す本ルールを確認しながら２５条報告を作成

するとともに、情報班班長は本ルールに基づき２５条報告が適切に作成されているかを

チェックする。 

・情報班の勉強会において本ルールを周知し、２５条報告で記載すべき事項の理解度向上

に継続して取り組む。 

 

［本報告書における記載箇所］ 

７．【発電所】（２）通報訓練 

 

ｂ．ＥＲＣ対応ブースからの伝わりやすい情報発信に向けた改善【本店】 

本店即応センターＥＲＣ対応ブースからＥＲＣに対し、伝わりやすい情報発信の観点から 

適切に対応できていない場面があった。 

① 事象のキーとなる「波浪警報に伴う除塵装置の詰まり」について、塵芥に伴うＨＰＳＷ

ポンプトリップの状況を踏まえ、共通要因により海水ポンプがトリップすることに伴い、

非常用炉心冷却系が全て機能喪失する可能性があった。しかしながら、そのリスク情報

について、ＥＲＣプラント班への状況説明のタイミングが遅かった。 
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② ＣＯＰ３（戦略方針シート）に記載している戦略の説明は実施できていたが、所要時間

が確定していない戦略の完了見込みや複数の戦略が失敗したことを想定したベントの

見通しなど、ＣＯＰに記載のない事項に対する問い合わせについて、適切に説明できな

かった。 

③ ＧＥ該当事象発生への進展の可能性は一旦説明していたものの、蓋然性が高まった 

場面においてその内容が再度説明されていなかった。 

④ 電源区分と設備の関連性に応じた説明ができるように補助ツールを作成したが、当該

ツールの記載フォーマットや表記方法に関して全体俯瞰した説明という観点で改善の

余地があった。 

⑤ 設備故障発生から発電所対策本部にてＥＡＬ判断されるまでの間において、ＥＲＣ 

対応ブースではＥＲＣに対して設備故障の状況説明から始めており、ＥＡＬ該当の 

可能性について優先した情報伝達ができていなかった。 

 

（ａ）原因 

本店即応センターＥＲＣ対応ブースからＥＲＣに対する説明時の留意事項をまとめた

「ＥＲＣ対応ブース要員勉強会資料」を整備しているが、発電所対策本部での情報が  

取りまとまる前や事象進展が早い場合における記載が不明確だった。 

① 地震発生に伴い、共通的に設備が故障した際においてはＣＯＰ等を用いた説明は  

できていたものの、本店即応センターＥＲＣ対応ブースにおける発話の留意事項に

ついて、今回のシナリオのように共通要因として、塵芥に伴い、徐々に設備が機能 

喪失するような場面を考慮した記載となっていなかった。（ｂ．①） 

② ＣＯＰに記載されていない事項や、発電所対策本部が正式に判断されていないＥＡＬ

の情報について、ＥＲＣ対応ブース内での予測や推定に基づいてＥＲＣに対して 

前広に情報伝達するためのルールが無かった。（ｂ．②、⑤） 

③ 重要情報（ＧＥに至る可能性等）は、場面に応じて繰り返し説明するとの留意事項が

無かった。（ｂ．③、⑤） 

④ 新たに作成した補助ツールは、プラントを全体俯瞰できるフォーマットや表記方法

になっていなかった。（ｂ．④） 

 

（ｂ）対策 

① 共通要因で機能喪失するような事象などプラント状態を説明する場合には、全体俯瞰

した説明となるよう補助ツールの改善を図る。（ｂ．（ａ）①、④） 

② 本店即応センターＥＲＣ対応ブースの発話の留意事項をまとめた「ＥＲＣ対応ブース

要員勉強会資料」に、以下の事項を追加する。 

－ＣＯＰに記載の無い戦略の見通しに関する情報や発電所対策本部において判断される

前のＥＡＬに関する情報などについて説明する場合の留意事項と、その際に使用 

するツール（ｂ．（ａ）②） 

－重要情報（ＧＥに至る可能性等）は、場面に応じて繰り返し説明する旨の留意事項 

 （ｂ．（ａ）③） 

③ 訓練に先立って要員に教育するとともに、訓練の反省会において検証し、継続的に充実

化していく。 
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［本報告書における記載箇所］ 

７．【本店】（２）国－事業者間の情報連携訓練 

 

（２）更なる改善として取り組む事項 

ａ．チャットシステムにおける記載ルールの明確化【発電所】 

本訓練においては、機能班間における口頭伝達や情報共有ツールの１つであるチャット 

システムを用いた情報連携ができることを確認した。一方、口頭伝達で行われた事項のうち、

海水系ポンプ出口圧力の脈動など詳細な機器不具合の情報についてもチャットシステムに 

入力し、情報連携をより確実にすべきとの課題が抽出された。 

 

（ａ）理由 

情報共有ツールの１つであるチャットシステムに入力する事項については、特にルールを

設けず各機能班の裁量に委ねていたため、詳細な機器不具合の一部が入力されなかった。 

 

（ｂ）改善 

・情報連携をより確実にするために、チャットシステムに入力すべき事項を整理し、    

ルール化する。 

－機器の不具合情報、ＥＡＬ判断状況、モニタリング情報、傷病者情報 等 

・ルール化した内容について周知するとともに、発電所対策本部訓練において習熟を図る。 

 

［本報告書における記載箇所］ 

７．【発電所】（１）発電所対策本部訓練 

 

（３）まとめ 

以上の改善点を踏まえ、今後も実効性を高める訓練を計画的に実行していく。 

 

以 上 

 

〈添付資料１〉情報連携相関図（全体） 

〈添付資料２〉情報連携相関図（各情報におけるフロー図） 
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情報連携相関図（全体） 
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〈添付資料２〉 
情報連携相関図（各情報におけるフロー図） 
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※ＣＯＰ：事故・プラントの状況、進展予測と事故収束対応戦略を共有するために作成する図表 
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別紙２ 

 

防災訓練の結果の概要（要素訓練） 

 

１．訓練の目的 

本訓練は、「女川原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 第２章 第８節」に基づき実施

するものであり、あらかじめ定められた原子力災害時における応急対策または復旧対策等に

関する手順の検証、習熟を行うとともに、体制、資機材の取扱いに係る実効性について検証

し、改善を図ることを目的に実施したものである。 

 

２．実施日および対象施設 

（１）実施日 

  ａ．２０２０年１２月１日～２０２２年３月３１日 

（各訓練の実施日は、添付資料のとおり） 

【発電所】通報訓練、原子力災害医療訓練、モニタリング訓練、避難誘導訓練、 

その他必要と認められる訓練 

【本店】災害対策支援拠点訓練 

ｂ．２０２２年２月２５日 

【発電所】電源機能等喪失時対応訓練のうち、緊急時対策所と連携した事故シナリオに 

基づく現場実動訓練 

（２）対象施設 

女川原子力発電所 １、２、３号機 

 

３．実施体制および参加人数 

（１）実施体制 

訓練ごとに実施責任者および評価者を設け、実施担当者が訓練を行う。 

詳細は、添付資料のとおり。 

（２）参加人数 

添付資料のとおり。 

 

４．防災訓練の内容および防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

【発電所】 

（１）通報訓練 

警戒事象、原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」という。）第１０条事象および

第１５条事象等が発生する状況を想定し、各事象に応じた通報連絡文を作成の上、   

原子力規制庁、その他社外関係箇所を模擬した宛先に通報連絡を実施する。 
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（２）原子力災害医療訓練 

発電所における初期対応（除染・応急手当）や原子力災害医療関係機関への情報連絡、

関係機関と連携した原子力災害拠点病院への搬送等を実施する。 

（３）モニタリング訓練 

炉心損傷発生の可能性や構内モニタリングポストの機能喪失（測定データ伝送異常  

含む）を想定し、可搬型モニタリングポストを設置して空気吸収線量率の測定を実施する。 

（４）避難誘導訓練 

緊急体制が発令された場合の原子力災害対策活動に従事しない者の避難を想定し、 

避難誘導を実施する。 

（５）その他必要と認められる訓練 

ａ．電源機能等喪失時対応訓練 

全交流電源喪失、原子炉除熱機能喪失および使用済燃料プール除熱機能喪失等を想定し、

個別の緊急時対応を実施する。 

ｂ．緊急事態支援組織対応訓練 

高放射線量下において、現場偵察ロボットによる現場調査を想定し、現場偵察ロボット

の障害物回避操作、掴み取り操作等を実施する。 

 

【本店】 

（１）災害対策支援拠点対応訓練 

原子力災害が発生し、電源や注水等の各種設備は復旧したが、除熱機能が復旧できず、

ベントを実施。周辺地域に放射性物質が放出され、その後、放射性プルームが通過した

状況を想定し、災害対策支援拠点においてスクリーニング、除染活動を実施する。 

 

５．防災訓練の項目 

要素訓練 

 

６．防災訓練の結果の概要（添付資料参照） 

【発電所】 

（１）通報訓練 

各事象に応じた通報文を作成の上、原子力規制庁、その他社外関係箇所を模擬した  

宛先に対し、定められた手順に従い、通報連絡ができることを確認した。 

 （２）原子力災害医療訓練 

     発電所管理区域内での被ばくを伴う傷病者発生を受け、現場での救助活動について 

重要な情報を整理し、本部に報告できることを確認した。 

（３）モニタリング訓練 

可搬型モニタリングポストを設置し、空気吸収線量率の測定が定められた手順に従い、

実施できることを確認した。 
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（４）避難誘導訓練 

緊急体制発令に伴い原子力災害対策活動に従事しない者が避難する想定のもと、避難

誘導を実施できることを確認した。 

（５）その他必要と認められる訓練 

ａ．電源機能等喪失時対応訓練 

（ａ）全交流電源喪失および使用済燃料プール除熱機能喪失等を踏まえた個別の緊急安全

対策について、原子力防災要員により確実に実施できることを確認した。 

（ｂ）訓練により発電所の機器へ直接影響が生じるものは模擬とし、現場での動作確認が

実施できることを確認した。 

ｂ．緊急事態支援組織対応訓練 

現場偵察ロボットの障害物回避操作、掴み取り操作等が確実に実施できる習熟度で

あることを確認した。 

 

【本店】 

（１）災害対策支援拠点対応訓練 

災害対策支援拠点（女川地域総合事務所跡地）でのスクリーニングエリアの設定および

防護服を着用した状態でスクリーニング、除染活動が実施できることを確認した。 

 

 

７．訓練の評価 

各要素訓練について、定められた手順に従い実施し、手順の有効性と対応要員の習熟を  

確認することができた。 

 

８．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

当該期間中の各要素訓練における改善点および今後に向けた改善点は、添付資料のとおり。 

 

以 上 

 

〈添付資料〉要素訓練の概要 
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【発電所】 

１．通報訓練（訓練実施日：２０２２年２月２５日、参加人数：１８名） 

詳細については別紙１「７．防災訓練の結果の概要（２）通報訓練」参照。 

 

２．原子力災害医療訓練（訓練実施日：２０２２年２月２５日、参加人数：７名） 

詳細については別紙１「７．防災訓練の結果の概要（３）原子力災害医療訓練」参照。 

 

３．モニタリング訓練（訓練実施日：２０２２年２月２５日、参加人数：４名） 

詳細については別紙１「７．防災訓練の結果の概要（４）モニタリング訓練」参照。 

 

４．避難誘導訓練（訓練実施日：２０２２年２月２５日、参加人数：５名） 

詳細については別紙１「７．防災訓練の結果の概要（５）避難誘導訓練」参照。 

 

５．その他必要と認められる訓練 

（１）電源機能等喪失時対応訓練（訓練実施日：適宜反復訓練を実施（当該期間内で計４４回実施）、参加人数：延べ３０８名） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、②実施担当者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に

向けた改善点 

緊
急
時
の
電
源
確
保 

に
係
る
訓
練 

電源車および大容量電源装置等に

よる電源確保の手順の実働訓練や

机上訓練等を実施 
① 電気課長、原子炉課長および発電 

管理課長 

② 電気、計測制御、原子炉、保全計画、

工程管理、発電管理の各グループ員 

良 特になし。 

来年度も訓練を継続し、 

習熟を図る。 

非常用ディーゼル発電機運転の 

ための燃料抽出、輸送、補給の手順

の実働訓練や机上訓練等を実施 

緊急時対策所と連携した事故  

シナリオに基づく現場実動訓練を

実施（電源車による電源確保訓練） 

① 電気課長 

② 電気、計測制御の各グループ員 
良 

悪天候下作業の想定で、耐水紙

を用いた手順書および水濡れに

適したボールペンを使用し、 

作業の効率化を図った。 

 

〈添付資料〉 



 

要素訓練の概要 
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概要 
実施体制 

（①実施責任者、②実施担当者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策

に向けた改善点 

緊
急
時
の
最
終
的
な
除

熱
機
能
の
確
保
に
係
る

訓
練 

代替注水車等による原子炉への 

代替注水等の実働訓練や、ライン

構成等の一連の動作確認を実施 

① タービン課長 

② タービン、保全計画、検査、防災の  

各グループ員 

良 

・エア噛みによる注水不良を 

防ぐために、水源の防火水槽

に吸管の管端を十分沈み込ま

せることを、吸管取扱いに 

関する注意事項として手順書

に反映した。（代替注水車の 

操作） 

・ホースの敷設状況の確認に 

ついて、指揮者のピアチェック

により確実に実施されるよう、

手順書を見直した。 

（屋内ホース敷設） 

来年度も訓練を継続し、

習熟を図る。 
緊
急
時
の
使
用
済
燃

料
プ
ー
ル
の
冷
却
確

保
に
係
る
訓
練 

代替注水車等による使用済燃料 

プールへの注水の実働訓練を実施 

① タービン課長、原子燃料課長 

② タービン、保全計画、原子燃料、輸送・

固体廃棄物管理、検査、防災の   

各グループ員 

シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
対
策
に
係
る
訓
練 

可搬型モニタリングポストを  

用いた空気吸収線量率の測定訓練

を実施（「３．モニタリング訓練」

再掲） 
① 放射線管理課長、土木課長および  

建築課長 

② 放射線管理、輸送・固体廃棄物管理、

廃 止 措 置 管 理 、 土 木 、 建 築 の    

各グループ員 

良 

電工ドラムから電源ケーブルを

引き出してロープでの吊上げ 

作業を行う際、プラグ部をロープ

に掛けると破損のおそれがある

ため、束にしたケーブルをロープ

に掛けるよう、手順書を見直し

た。（屋上ディーゼル発電機に 

よる給電操作に係る訓練） 

来年度も訓練を継続し、

習熟を図る。 
全交流電源喪失時における可搬型

設備の通行障害の排除等を模擬 

したホイールローダ等の実働訓練

を実施 

緊急対策室電源喪失時における 

事務新館屋上ディーゼル発電機に

よる給電操作の実働訓練を実施 
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6 

 

（２）緊急事態支援組織対応訓練（訓練実施日：２０２１年１１月２４～２５日、参加人数：４名） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、②実施担当者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に

向けた改善点 

現場偵察ロボットの障害物回避操作、掴み取り 

操作等を実施 

① 防災課長 

② 輸送・固体廃棄物管理、発電管理、

原子炉、タービンの各グループ員 

良 

現場相当の電源盤を用いて扉 

開閉操作を行うことで、繊細な  

ロボットアーム操作や、扉の  

開き方を考慮したロボット位置

取り、手元と全体の細かなカメラ

ワークなど、従来より高度な操作

習熟が図れるよう、訓練要領を 

見直した。 

来年度も訓練を継続し、

習熟を図る。 

 

【本店】 

１．災害対策支援拠点対応訓練（訓練実施日：２０２２年２月１１日～１２日 参加人数：１８名（他社２名を含む）） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、②実施担当者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に

向けた改善点 

災害対策支援拠点対応訓練 
① 原子力品質保証室 副室長 

② （本店） 

原子力品質保証室課長および  

グループ員 

放射線管理副調査役 

原子力運営グループ員 

原子力技術グループ員 

原子力設備グループ員 

原子力人財育成グループ員 

原子力防災・防護グループ員 

良 特になし 
来年度も訓練を継続し、

習熟を図る。 

放射性物質の放出後を想定し、本店から上北 

変電所へ移動し、スクリーニング活動、除染 

活動について、防護服を着用した状態での訓練

を実施 

事業者間協力協定対応訓練 

事業者間協力協定に基づく要員の派遣を受ける

ことを想定した、スクリーニング活動を実施 

 


