
 

   令０４原機（環材）０２５ 

    令和 ４ 年 ９ 月 ７ 日 

 

原子力規制委員会 殿 

 

 

茨城県那珂郡東海村大字舟石川７６５番地１ 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

理事長  小口 正範 （公印省略） 

 

定期事業者検査報告書 

（定期事業者検査開始時） 

 

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第２９条第１項の規定に基づく

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所の原子炉施設［ＪＭＴＲ］の定期事業

者検査を開始しますので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第２９条

第３項の規定に基づき下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

１．氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名 

名称    ：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

住所    ：茨城県那珂郡東海村大字舟石川 765番地 1 

代表者の氏名：理事長 小口 正範 

 

２．試験研究用等原子炉施設を設置した事業所の名称及び所在地 

名称    ：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

大洗研究所（北地区） 

所在地   ：茨城県東茨城郡大洗町成田町 4002番地 

 

３．検査の対象及び方法並びに期日 

検査の対象 ：ＪＭＴＲ（廃止措置計画に定める性能維持施設に限る。） 

検査の方法 ：別添１「ＪＭＴＲ原子炉施設 令和４年度定期事業者検査計画」のとお

り。 

  検査の期日 ：令和４年１０月２０日～令和５年３月２４日 

 

４．予定の概要 

別添１「ＪＭＴＲ原子炉施設 令和４年度定期事業者検査計画」のとおり。 

 



 

添付資料 

 

１．定期事業者検査の計画 

  ○定期事業者検査期間中に実施する定期事業者検査項目及び検査実施予定時期 

   別添１「ＪＭＴＲ原子炉施設 令和４年度定期事業者検査計画」に廃止措置計画で示

した性能維持施設の項目並びに性能維持施設の定期事業者検査の項目及び検査実施予

定時期を示す。 

 

  ○当該定期事業者検査期間中に実施する工事 

   定期事業者検査の工程に直接影響する工事はない。 

 

  ○当該定期事業者検査期間中に実施する定期事業者検査項目 

   別添１「ＪＭＴＲ原子炉施設 令和４年度定期事業者検査計画」に廃止措置計画で示

した性能維持施設の項目並びに性能維持施設の定期事業者検査の項目及び検査実施予

定時期を示す。 

 

  ○前回の定期事業者検査からの変更点 

   別添２「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ原

子炉施設（材料試験炉）に係る廃止措置計画の認可について（原規規発第 21031712号

令和３年３月１７日）」に基づき、「表７－１性能維持施設の維持、構造及び設備並びに

その性能を維持すべき期間」に記載のとおり、空気系統用冷却設備の設置完了に伴いＵ

ＣＬ系統の維持期間が終了したため、定期事業者検査の対象からＵＣＬ系統を除外し

た。また、別添３「施設管理実施計画」の一部を記載の適正化のため変更した。 

 

２．試験研究用等原子炉施設及び施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める施

設管理の目標 

  ○試験研究用等原子炉施設の施設管理目標 

   別添４「令和４年度 施設管理目標の計画」のとおり。 

 

  ○施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める施設管理目標 

   試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第９条第１項第３号の

規定により該当無し。 

 

３．施設管理実施計画に係る次に掲げる事項 

  イ 施設管理実施計画の始期及び期間 

     別添３「施設管理実施計画」の第２条のとおり。 

 

  ロ 試験研究用等原子炉施設の工事の方法及び時期 

     該当無し。 



 

  ハ 試験研究用等原子炉施設の点検、検査等（以下「点検等」という。）の方法、実施

頻度及び時期 

    別添１「ＪＭＴＲ原子炉施設 令和４年度定期事業者検査計画」及び別添３「施設

管理実施計画」の「ＪＭＴＲ原子炉施設の設備保全整理表」のとおり。 

 

  ニ 試験研究用等原子炉施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のため

の措置 

    別添３「施設管理実施計画」の第６条のとおり。 

 

４．第三条の九第二項に規定する判定する方法に関すること（一定の期間を含む。）。 

「一定の期間」を設定し、その期間において技術基準に適合している状態を維持する

かどうかを判定する方法として、これまでの点検等の実施頻度及び結果を考慮して判定

する方法を実施し、点検頻度である「１２か月」を一定の期間とする。 

 

５．前回の定期事業者検査において提出した前三号に掲げる事項を説明する書類の内容に

変更があつた場合にあつては、その変更の内容を説明する書類 

    別添２「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ

原子炉施設（材料試験炉）に係る廃止措置計画の認可について（原規規発第 21031712

号令和３年３月１７日）」及び「表７－１性能維持施設の維持、構造及び設備並びに

その性能を維持すべき期間」。 

別添３「施設管理実施計画」の一部を記載の適正化のため変更した。 

 

６．前回の定期事業者検査において提出した第二号又は第三号に掲げる事項について評価

を行い、当該事項を変更した場合にあつては、その評価の結果を記載した書類 

   当該評価に伴う変更はない。 

 

７．前回の定期事業者検査において提出した第四号に掲げる事項を説明する書類の内容（一

定の期間に係るものに限る。）に変更があつた場合にあつては、第三条の九第三項各号に

掲げる以下の事項 

  一 試験研究用等原子炉施設におけるこれまでの点検、検査又は取替えの結果から示

される有意な劣化の有無及び有意な劣化がある場合にはその劣化の傾向 

     該当無し。 

 

  二 試験研究用等原子炉施設の耐久性に関する研究の成果その他の研究の成果 

     該当無し。 

 

  三 試験研究用等原子炉施設に類似する機械又は器具の使用実績（当該試験研究用等

原子炉施設との材料及び使用環境の相違を踏まえたものに限る。） 

     該当無し。 



 

別添１ 

 

ＪＭＴＲ原子炉施設 令和４年度定期事業者検査計画 

 

（1/4） 

対 象 設 備 機 器 検査項目 
検査予定

時期 
要領書番号 

原子炉施設 
炉プール側壁 

外観検査 R4.11 JM-R4-炉03 

線量当量率の測定検査 R4.11 JM-R4-炉04 

炉プール 線量当量率の測定検査 R4.11 JM-R4-炉04 

核燃料物質 

取扱設備 
ラック台車 

外観検査 R5.1 JM-R4-炉05 

作動検査 R5.1 JM-R4-炉05 

核燃料物質 

貯蔵設備 

新燃料 

貯蔵施設 
新燃料貯蔵ラック 

未臨界性確認検査 

（外観検査） 
R5.1 JM-R4-炉06 

貯蔵能力確認検査 

（外観検査） 
R5.1 JM-R4-炉06 

使用済燃料 

貯蔵施設 

使用済燃料ラック 

未臨界性確認検査 

 （外観検査） 
R5.1 JM-R4-炉07 

貯蔵能力確認検査 

（外観検査） 
R5.1 JM-R4-炉07 

カナル№１ 

カナル№２ 

外観検査 R4.11 JM-R4-炉08 

警報作動検査 R4.11 JM-R4-炉09 

線量当量率の測定検査 R4.11 JM-R4-炉04 

保安記録確認検査 R5.3 JM-R4-炉01 

ＣＦプール 
外観検査 R4.11 JM-R4-炉10 

警報作動検査 R4.11 JM-R4-炉09 

 

 

ＳＦＣプール 

 

 

外観検査 R4.10.20 JM-R4-炉11 

警報作動検査 R4.11 JM-R4-炉09 

保安記録確認検査 R5.3.24 JM-R4-炉01 

 
循環 

ポンプ 

外観検査 R4.12 JM-R4-炉33 

作動検査 R4.12 JM-R4-炉33 

 
イオン 

交換塔 
外観検査 R4.12 JM-R4-炉34 

炉プール 

外観検査 R4.11 JM-R4-炉03 

警報作動検査 R4.11 JM-R4-炉09 

線量当量率の測定検査 R4.11 JM-R4-炉04 

保安記録確認検査 R5.3.24 JM-R4-炉01 



（2/4） 

対 象 設 備 機 器 検査項目 
検査予定

時期 
要領書番号 

原子炉冷却系統 

施設 

主循環系統 
主要弁 外観検査 R4.12 JM-R4-炉12 

主配管 外観検査 R4.12 JM-R4-炉12 

精製系統 

充填ポンプ 
外観検査 R5.2 JM-R4-炉13 

作動検査 R5.2 JM-R4-炉13 

移送ポンプ 
外観検査 R5.2 JM-R4-炉14 

作動検査 R5.2 JM-R4-炉14 

イオン交換塔 外観検査 R4.12 JM-R4-炉15 

脱気タンク 外観検査 R4.12 JM-R4-炉15 

プールカナル 

系統 

循環ポンプ 
外観検査 R5.1 JM-R4-炉16 

作動検査 R5.1 JM-R4-炉16 

イオン交換塔 外観検査 R5.1 JM-R4-炉17 

主要弁 
外観検査 R5.1 JM-R4-炉18 

作動検査 R5.1 JM-R4-炉18 

主配管 外観検査 R5.1 JM-R4-炉17 

計測制御系統 

施設 

プロセス放射

能監視設備 

廃液タンク 

水モニタ 
警報作動検査 R5.2 JM-R4-炉22 

放射性廃棄物の 

廃棄施設 

（気体廃棄物の 

廃棄施設） 

通常排気設備 
排風機 

外観検査 R4.12 JM-R4-炉23 

作動検査 R4.12 JM-R4-炉23 

排気フィルタ 捕集効率検査 R4.12 JM-R4-炉24 

照射実験用 

排気設備 

排風機 
外観検査 R4.12 JM-R4-炉23 

作動検査 R4.12 JM-R4-炉23 

排気フィルタ 捕集効率検査 R4.12 
JM-R4-炉24、 

JM-R4-炉24-1 

非常用 

排気設備 

排風機 
外観検査 R4.12 JM-R4-炉23 

作動検査 R4.12 JM-R4-炉23 

排気フィルタ 捕集効率検査 R4.12 
JM-R4-炉24、 

JM-R4-炉24-1 

排気筒 外観検査 R4.10.20 JM-R4-炉25 

放射性廃棄物の 

廃棄施設 

（液体廃棄物の 

廃棄設備） 

排水系統 

第１排水系統 

（貯槽） 
外観検査 R5.2 JM-R4-炉26 

第１排水系統 

（排水ポンプ） 

外観検査 R5.2 JM-R4-炉27 

作動検査 R5.2 JM-R4-炉27 

第２排水系統 

（貯槽） 
外観検査 R5.2 JM-R4-炉26 

第２排水系統 

（排水ポンプ） 

外観検査 R5.2 JM-R4-炉28 

作動検査 R5.2 JM-R4-炉28 



（3/4） 

対 象 設 備 機 器 検査項目 
検査予定

時期 
要領書番号 

第３排水系統

（Ⅰ） 

（貯槽） 

外観検査 R4.12 JM-R4-炉29 

第３排水系統

（Ⅱ） 

（貯槽） 

外観検査 R4.12 JM-R4-炉30 

第３排水系統

（Ⅱ） 

（排水ポンプ） 

外観検査 R4.12 JM-R4-炉31 

作動検査 R4.12 JM-R4-炉31 

第４排水系統 

（貯槽） 
外観検査 R5.2 JM-R4-炉26 

第４排水系統 

（排水ポンプ） 

外観検査 R5.2 JM-R4-炉32 

作動検査 R5.2 JM-R4-炉32 

タンクヤード

廃液タンク 
外観検査 R4.11 JM-R4-炉35 

警報作動検査 R4.11 JM-R4-炉36 

排水ポンプ 
外観検査 R5.3 JM-R4-炉37 

作動検査 R5.3 JM-R4-炉37 

放射性廃棄物の 

廃棄施設 

（固体廃棄物の 

廃棄設備） 

保管廃棄施設 保安記録確認検査 R5.3.24 JM-R4-炉01 

放射線管理施設 屋内管理用 

室内ガスモニタ 
放射性物質の濃度の測

定検査 
R5.3 JM-R4-炉38 

室内ダスト 

モニタ

放射性物質の濃度の測

定検査 
R5.3 JM-R4-炉38 

ガンマ線エリア 

モニタ

警報検査 R5.1 JM-R4-炉39 

線量当量率の測定検査 R5.2 JM-R4-炉40 

中性子線エリア 

モニタ

警報検査 R5.1 JM-R4-炉39 

線量当量率の測定検査 R5.2 JM-R4-炉40 

廃液タンク 

水モニタ 
警報作動検査 R5.2 JM-R4-炉22 

放射線管理施設 屋外管理用 

排気ガスモニタ 

放射性物質の濃度の測

定検査 
R5.3 JM-R4-炉38 

警報検査 R5.1 JM-R4-炉39 

排気ダスト 

モニタ

放射性物質の濃度の測

定検査 
R5.3 JM-R4-炉38 

警報検査 R5.1 JM-R4-炉39 

原子炉格納施設 原子炉建家 
原子炉建家 

建家漏えい検査 R4.12 JM-R4-炉02 

保安記録確認検査 R5.3.24 JM-R4-炉01 

建家外壁等 外観検査 R4.12 JM-R4-炉41 



（4/4） 

対 象 設 備 機 器 検査項目 
検査予定

時期 
要領書番号 

換気設備 

給気設備 

（送気ファン） 

外観検査 R4.12 JM-R4-炉42 

作動検査 R4.12 JM-R4-炉42 

非常用換気設備 

（排風機） 

外観検査 R4.12 JM-R4-炉23 

作動検査 R4.12 JM-R4-炉23 

通常排気設備 

（排風機） 

外観検査 R4.12 JM-R4-炉23 

作動検査 R4.12 JM-R4-炉23 

照射実験用排気 

設備（排風機） 

外観検査 R4.12 JM-R4-炉23 

作動検査 R4.12 JM-R4-炉23 

排気筒 外観検査 R4.10.20 JM-R4-炉25 

その他の 

付属設備 

空気系統 

空気圧縮機 
外観検査 R5.2 JM-R4-炉43 

作動検査 R5.2 JM-R4-炉43 

主配管 
外観検査 R5.2 JM-R4-炉44 

漏えい検査 R5.2 JM-R4-炉44 

主要弁 
外観検査 R5.2 JM-R4-炉45 

作動検査 R5.2 JM-R4-炉45-1 

消火設備 

自動火災報知 

設備 
保安記録確認検査 R5.3.24 JM-R4-炉01 

消火栓 保安記録確認検査 R5.3.24 JM-R4-炉01 

消火器 保安記録確認検査 R5.3.24 JM-R4-炉01 

その他 

照明設備 
非常灯 保安記録確認検査 R5.3.24 JM-R4-炉01 

誘導灯 保安記録確認検査 R5.3.24 JM-R4-炉01 

空気系統 
空気系統用 

冷却設備 

外観検査 R5.2 JM-R4-炉46 

作動検査 R5.2 JM-R4-炉46 

共用施設 

消防設備 

自動火災 

報知設備 
火災報知器 保安記録確認検査 R4.12 共用-1 

消火設備 消火器 保安記録確認検査 R4.12 共用-1 

共用施設 

放射線管理施設 

屋内管理用 

放射線管理 

設備 

ガンマ線エリア 

モニタ
保安記録確認検査 R5.1 共用-1 

室内ダストモニタ 保安記録確認検査 R5.1 共用-1 

排気モニタリング 

設備 
保安記録確認検査 R5.1 共用-1 



別添２



 

 

 

 

 

 

 令０２原機（環材）０１４ 

令和３年３月２日 

原子力規制委員会 殿 

 

 

茨城県那珂郡東海村大字舟石川 765番地 1 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

                 理事長  児玉 敏雄（公印省略） 

 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（北地区） 

ＪＭＴＲ原子炉施設（材料試験炉）に係る廃止措置計画認可申請書の 

一部補正について 

 

 

 

令和元年 9 月 18 日付け令 01 原機（環材）006 をもって申請（令和 2 年 11 月

30日付け令 02原機（環材）006にて一部補正）した国立研究開発法人日本原子

力研究開発機構大洗研究所（北地区）ＪＭＴＲ原子炉施設に係る廃止措置計画認

可申請書について、別紙のとおり一部補正いたします。 
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表７－１ 性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能並びにその性能を維持すべき期間（8/9） 

施設区分 設備等の区分 設備（建家）名称 
維持 
台数 

位置及び構造 維持機能 性能 維持期間 

その他の
安全確保
上必要な
設備 

― 照明設備 1 式 
位置：原子炉建家 
・非常灯
・誘導灯

照明機能 
・非常灯及び誘導灯
が点灯できること。 

管理区域を解
除するまで 

精製系統 

脱気タンク 1 基 
位置：原子炉建家 
形式：竪置円筒型 
容量：10m3 

水質維持機
能 

・ポンプの作動に異
常がなくイオン交
換塔に送水できる
こと。

・一次冷却水が pH：
5.5～7.0、電気伝導
率：2μS/cm 以下で
あること。

主循環系統の
解体撤去作業
に着手するま
で 

移送ポンプ 1 台 
位置：原子炉建家 
形式：横形遠心ポンプ 
容量：55m3/h 

イオン交換塔 1 式 

位置：原子炉建家 
・陽イオン交換塔
形式：単床式非再生型
寸法：直径 1.2m×高さ 2m
・陰イオン交換塔
形式：単床式非再生型
寸法：直径 1.7m×高さ 2m

充填ポンプ 1 台 
位置：原子炉建家 
形式：横形遠心ポンプ 
容量：55m3/h 

ＵＣＬ系統 

循環ポンプ 2 台 
位置：ポンプ家 
形式：竪軸斜流 
容量：480m3/h 

冷却水供給
機能 

・冷却水の供給機能
及び除熱機能に影
響を与える有害な
損傷等がないこと。 

・ポンプの作動に異
常がないこと。

空気系統用冷
却設備を設置
するまで 

揚水ポンプ 1 台 
位置：ポンプ家 
形式：竪軸斜流 
容量：430m3/h 

高架水槽 1 式 
位置：屋外 
形式：自立型 
容量：約 100m3 

冷却塔 1 式 
位置：屋外 
形式：強制吸出 
交換熱量：10MW 
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