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1. 概要 

本資料は，「Ⅵ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における

健全性に関する説明書」において，基準地震動Ｓｓを上回る地震を要因とする重大事故等

が発生した場合であっても，重大事故等に対処することができるよう設計されているこ

とを示していることを受け，その具体的な対応として，「Ⅵ－１－１－４－２－３ 地震

を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に示す重大事故等対処施設について，

基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対する耐震計算の詳細を説明するものである。 

 

2. 基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力の算定方法 

2.1 基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力 

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力については，「Ⅵ－１－１－４－２－３ 地震を

要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」の「4. 基準地震動Ｓｓを 1.2倍した

地震力の設定」に示す地震力を用いる。 

 

2.2 基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力の地震応答解析 

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力による地震応答解析は，「Ⅵ－１－１－４－２－

３ 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」の「4. 基準地震動Ｓｓを

1.2 倍した地震力の設定」に基づき，実施する。 

 

2.3 基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力の床応答曲線の作成 

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力の床応答曲線は，「Ⅵ－１－１－４－２－３ 地

震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」の「4. 基準地震動Ｓｓを 1.2倍

した地震力の設定」に基づき，作成する。 
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3. 基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対する評価方針 

地震を要因とした重大事故等に対する重大事故等対処施設の区分は以下のとおりであ

る。 

・事業（変更）許可における重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及びを仮定する機

器の特定において，基準地震動を 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計

とした設備（以下「起因に対し発生防止を期待する設備」という。） 

・地震を要因として発生する重大事故等に対処する常設重大事故等対処設備（以下「対処

する常設重大事故等対処設備」という。） 

・地震を要因として発生する重大事故等に対処する可搬型重大事故等対処設備（以下「対

処する可搬型重大事故等対処設備」という。） 

上記に示す機器・配管系及び対処する可搬型重大事故等対処設備に加え，それらを設置，

保管する建物・構築物について，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対して，必要とな

る機能が維持できる設計とする。 

 

3.1 建物・構築物 

(1) 要求機能 

「Ⅵ－１－１－４－２－３ 地震を起因とする重大事故等に対する施設の耐震

設計」の「5.1 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設に要求

される機能」の「(1) 建物・構築物」において整理した，重大事故等対処の成立

性確認に当たって建屋・構築物に求められる機能維持の考え方は，以下に示すとお

りである。 

a. 制御室の遮蔽機能 

建物・構築物が一定程度変形したとしても，床の崩落や壁の倒壊，大規模なコ

ンクリートの剥離に至らず，必要な遮蔽厚さが大きく損なわれないことで，制御

室における居住性を維持できるようにする。 

b. 支持機能 

建物・構築物が一定程度変形したとしても，支持部のコンクリートが完全に失

われて重大事故等対処に係る設備が脱落しないようにする。 

c. 保管場所，操作場所及びアクセスルートの保持機能の保持機能 

建物・構築物が一定程度変形したとしても，床の崩落や壁の倒壊，大規模なコ

ンクリートの剥離に至らず，安全な保管場所，操作場所及びアクセスルートが確

保できるようにする。 

d. 貯水機能 

地震時及び地震後において，重大事故等への対処に必要な水を確保するため，

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震動に対して，構造強度を確保することで貯水

機能を維持できるようにする。 
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e. 放出経路の維持機能 

放射性物質の放出経路の維持機能を有する排気筒は，放射性物質(気体)の流

路を構成する部位及びその支持構造物で構成する構造部材が損傷しないことに

より放出経路を適切に維持することから，構造強度によりその機能を維持でき

るようにする。 

f. 地下水排水機能 

地震時及び地震後において，建物・構築物の周囲の地下水を排水するため，基

準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震動に対して，地下水排水設備が一定程度変形し

たとしても，サブドレンシャフト・サブドレンピット躯体が崩落や倒壊に至らず，

集水管及びサブドレン管の内空を確保することで地下水排水機能を維持できる

ようにする。 

 

(2) 機能維持に対する評価方針の整理 

「Ⅵ－１－１－４－２－３ 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐

震設計」の「5.1 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設に

要求される機能」に示したとおり，建物・構築物については，重大事故等への対

処方法を踏まえ建物・構築物が一定程度変形したとしても，必要な支持力が維持

されて各設備が脱落しない設計とすること，及び，建物・構築物が一定程度変形

したとしても，床の崩落や壁の倒壊，大規模なコンクリートの剥離に至らない状

態に留まり，安全な保管場所，操作場所及びアクセスルートが確保できる設計と

することにより，重大事故等対処の実施に対して妨げにならないことを確認す

る。 

a. 制御室の遮蔽機能 

制御室の遮蔽機能に対しては，建物・構築物が一定程度変形したとしても，床

の崩落や壁の倒壊，大規模なコンクリートの剥離に至らず，必要な遮蔽厚さが大

きく損なわれないことで，制御室における居住性を維持できることを構造強度

の確保により確認する。 

b. 支持機能 

支持機能の維持に対しては，建物・構築物の変形に対して重大事故等対処に係

る設備が脱落しないよう，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対して，重大事

故等対処に係る設備を支持する部位が，原則として安全機能を有する施設の基

準地震動Ｓｓに対する評価における支持機能に係る許容限界を超えないことを

構造強度の確保により確認する。 

c. 保管場所，操作場所及びアクセスルートの保持機能の保持機能 

安全な保管場所，操作場所及びアクセスルートに対しては，安全な保管場所，

操作場所及びアクセスルートを構成する床の崩落や壁の倒壊，大規模なコンク
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リートの剥離に至らないよう，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対して建

物・構築物全体が崩壊系に至らないことの確認及び支持地盤が建物・構築物を十

分に支持できることを構造強度の確保により確認する。 

d. 貯水機能 

貯水機能の維持に対しては，貯水機能の維持が要求される鉄筋コンクリート

造の壁及び床が，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対しておおむね弾性状

態に留まることを構造強度の確保により確認する。 

e. 放出経路の維持機能 

放出経路の維持機能に対しては，各貯槽等から排気筒までの放射性物質(気

体)の流路を構成する部位及びその支持構造物で構成する構造部材が基準地震

動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対して損傷しないことにより放出経路を適切に維

持できることを設備の構造強度により確認する。 

f. 地下水排水機能 

地下水排水機能の維持に対しては，地下水排水機能が要求される施設である

地下水排水設備(サブドレン管，集水管，サブドレンピット及びサブドレンシャ

フト)は，サブドレンシャフト・サブドレンピット躯体が崩落や倒壊に至らず，

集水管及びサブドレン管の内空を確保するよう，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した

地震力に対して地下水排水設備全体の地下水排水機能が維持できることを構造

強度の確保により確認する。 

 

3.2 起因に対し発生防止を期待する設備 

(1) 要求機能 

「Ⅵ－１－１－４－２－３ 地震を起因とする重大事故等に対する施設の耐震

設計」の「5.1 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設に要求

される機能」の「(2) 起因に対し発生防止を期待する設備」において整理した，

重大事故等対処の成立性確認に当たって起因に対し発生防止を期待する設備に求

められる機能維持の考え方は，以下のとおりである。 

a. 閉じ込め機能 

地震時及び地震後において，その設備に要求される重大事故等への対処に必

要な機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震動に対して，構造強

度を確保することで閉じ込め機能を維持できるようにする。 

b. 臨界防止機能 

地震時及び地震後において，臨界の発生を防止するため，基準地震動Ｓｓを

1.2倍した地震動に対して，構造強度を確保することとともに，核的制限値の維

持に必要な形状寸法管理，複数の機器間の面間距離の維持として地震時におい

て発生する変位及び変形を制限することで，臨界防止機能が維持できるように
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する。 

c. 落下・転倒防止機能 

地震時及び地震後において，その設備に要求される重大事故等への対処に必

要な機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震動に対して，構造強

度を確保することで落下・転倒防止機能を維持できるようにする。 

d. 崩壊熱等の除去機能 

地震時及び地震後において，その設備に要求される重大事故等への対処に必

要な機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震動に対して，構造強

度を確保することで崩壊熱等の除去機能を維持できるようにする。 

 

(2) 機能維持に対する評価方針の整理 

a. 閉じ込め機能 

閉じ込め機能の維持が要求される設備は，地震時及び地震後において，重大事

故等の対処に必要な機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力

に対して，構造強度を確保することで，閉じ込め機能が維持できることを確認す

る。 

構造強度の許容限界は，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対し，塑性域に

達するひずみが生じた場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断

延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限界

に応力，荷重を制限する値とする。それ以外を適用する場合は，必要な機能が維

持できることを確認した許容限界を設定する。 

b. 臨界防止機能 

臨界防止機能の維持が要求される設備は，地震時及び地震後において，重大事

故等の対処に必要な機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力

に対して，構造強度を確保することで，臨界防止機能が維持できることを確認す

る。 

構造強度の許容限界は，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対し，塑性域に

達するひずみが生じた場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断

延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限界

に応力，荷重を制限する値とする。それ以外を適用する場合は，必要な機能が維

持できることを確認した許容限界を設定する。 

c. 落下・転倒防止機能 

落下・転倒防止機能の維持が要求される設備は，地震時及び地震後において，

重大事故等の対処に必要な機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した

地震力に対して，構造強度を確保することで，落下・転倒防止機能が維持できる

ことを確認する。 
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d. 崩壊熱等の除去機能 

崩壊熱等の除去機能の維持が要求される設備は，地震時及び地震後において，

重大事故等の対処に必要な機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した

地震力に対して，構造強度を確保することで，崩壊熱等の除去機能が維持できる

ことを確認する。 

 

3.3 対処する常設重大事故等対処設備 

(1) 要求機能 

「Ⅵ－１－１－４－２－３ 地震を起因とする重大事故等に対する施設の耐震

設計」の「5.1 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設に要求

される機能」の「(3) 対処する常設重大事故等対処設備」において整理した，重

大事故等対処の成立性確認に当たって対処する常設重大事故等対処設備に求めら

れる機能維持の考え方は，以下のとおりである。 

a. 冷却機能 

地震時及び地震後において，その設備に要求される重大事故等への対処に必

要な機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震動に対して，構造強

度を確保することで冷却機能を維持できるようにする。 

b. 掃気機能 

地震時及び地震後において，その設備に要求される重大事故等への対処に必

要な機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震動に対して，構造強

度を確保することで掃気機能を維持できるようにする。 

c. 放出経路の維持機能 

地震時及び地震後において，その設備に要求される重大事故等への対処に必

要な機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震動に対して，構造強

度を確保することで放出経路の維持機能を維持できるようにする。 

d. 貯水機能 

地震時及び地震後において，その設備に要求される重大事故等への対処に必

要な機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震動に対して，構造強

度を確保することで貯水機能を維持できるようにする。 

 

(2) 機能維持に対する評価方針の整理 

a. 冷却機能 

冷却機能が要求される設備は，地震時及び地震後において，重大事故等の対処

に必要な機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対して，構

造強度を確保することで，冷却機能が維持できることを確認する。 

b. 掃気機能 
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掃気機能が要求される設備は，地震時及び地震後において，重大事故等の対処

に必要な機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対して，構

造強度を確保することで，掃気機能が維持できることを確認する。 

c. 放出経路の維持機能 

放出経路の維持機能が要求される設備は，地震時及び地震後において，重大事

故等の対処に必要な機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力

に対して，構造強度を確保することで，放出経路の維持機能が維持できることを

確認する。 

d. 貯水機能 

貯水機能が要求される設備は，地震時及び地震後において，重大事故等の対処

に必要な機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対して，構

造強度を確保することで，貯水機能が維持できることを確認する。 

 

3.4 対処する可搬型重大事故等対処設備 

(1) 要求機能 

「Ⅵ－１－１－４－２－３ 地震を起因とする重大事故等に対する施設の耐震

設計」の「5.1 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設に要求

される機能」の「(4) 対処する可搬型重大事故等対処設備」において整理した，

重大事故等対処の成立性確認に当たって対処する可搬型重大事故等対処設備に求

められる機能は，地震後において重大事故等に対処するために必要な機能を損な

わないこととする。また，地震時において他の設備に悪影響を及ぼさないこととす

る。 

構造強度設計を行うに当たり，車両型設備，可搬型ユニット設備及びその他設備

の分類ごとに機能設計上の性能目標と構造強度設計上の性能目標を以下のとおり

設定する。 

a. 車両型設備 

車両型設備は，地震時において車両型設備全体としての安定性を有すること

及び地震後において重大事故等に対処するために必要な送水等の機能を維持し，

容易に移動できる設計とする。 

車両型設備は，地震後において他の可搬型重大事故等対処設備を含む他の設

備からの機械的な波及的影響により，重大事故等に対処するために必要な送水

等の機能や移動機能が損なわれない設計とする。 

また，地震時において他の可搬型重大事故等対処設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

 
b. 可搬型ユニット設備 
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可搬型ユニット設備は，地震時において機器全体としての安定性を有するこ

と及び地震後において重大事故等に対処するために必要な燃料貯蔵プール状態

監視カメラへ送気する機能，支持機能，電気的機能を維持する設計とする。 

可搬型ユニット設備は，地震後において他の可搬型重大事故等対処設備等を

含む他の設備からの機械的な波及的影響により，重大事故等に対処するために

必要な機能を維持できることを損なわれない設計とする。 

また，地震時において他の可搬型重大事故等対処設備等に波及的影響を及ぼ

さない設計とする。 

 

c. その他設備 

その他設備は，地震時において保管状態を含めた機器全体としての固縛の安

定性を有すること及び地震後において重大事故等に対処するために必要な計測，

給電等の機器の機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

その他設備は，地震後において他の可搬型重大事故等対処設備等を含む他の

設備からの機械的な波及的影響により，重大事故等に対処するために必要な計

測，給電等の機能を維持できることを損なわれないようにすることを機能設計

上の性能目標とする。 

また，地震時において他の可搬型重大事故等対処設備等に波及的影響を及ぼ

さないようにすることを機能設計上の性能目標とする。 

 
(2) 機能維持に対する評価方針の整理 

「(1) 要求機能」で設定した機能設計上の性能目標と構造強度設計上の性能目

標を達成するための評価方針を車両型設備，可搬型ユニット設備及びその他設備

ごとに示す。 

a. 車両型設備 

(a) 構造強度評価 

車両型設備の構造強度評価については，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力

に対し，車両に積載しているポンプ，内燃機関等の支持部の取付ボルト及びコ

ンテナ取付ボルトが，塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が微小なレ

ベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有することを，計算により確認

する。ここで，車両型設備に求められる主たる機能を担うポンプ，内燃機関等

の支持部の取付ボルトを直接支持構造物，この直接支持構造物を支持するコ

ンテナの取付ボルトを間接支持構造物とする。その評価方法は，加振試験にて

得られる応答加速度を用いて，車両に積載しているポンプ，内燃機関等の支持

部の取付ボルト及びコンテナ取付ボルトの評価を行う。評価に当たっては，実

機における車両型設備応答の不確実さを考慮し，加速度が大きくなる加振試
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験で測定された評価部位頂部の加速度を用いる。 

(b) 転倒評価 

車両型設備の転倒評価について，ポンプ等の機器を積載している車両型設

備全体は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し，保管場所の地表面の最

大応答加速度が，加振試験により転倒しないことを確認した加振台の最大加

速度以下であることにより確認する。その評価方法は，加振試験により転倒し

ないことを確認する。 

(c) 機能維持評価 

車両型設備の支持機能，移動機能，動的機能評価について，車両部は，基準

地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し，保管場所の地表面の最大応答加速度が，

加振試験により車両部の支持機能及び車両型設備としての自走又は牽引等に

よる移動機能を維持できることを確認した加振台の最大加速度以下であるこ

とにより確認する。また，車両に積載しているポンプ，内燃機関等は，基準地

震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し，保管場所の地表面の最大応答加速度が，

加振試験により，ポンプの送水機能及び内燃機関の駆動機能等の動的機能を

維持できることを確認した加振台の最大加速度以下であることにより確認す

る。それらの評価方法は，加振試験により機能が維持できることを確認する。 

(d) 波及的影響評価 

車両型設備の波及的影響の評価について，車両型設備は，サスペンションの

ようなバネ構造を有するため設備に生じる地震荷重により傾きが生じること，

またタイヤが固定されていないため横すべりを生じることから，基準地震動

Ｓｓを1.2倍した地震力に対し，他の可搬型重大事故等対処設備に対して波及

的影響を及ぼさないことを確認する。具体的には，設備の傾き及び横すべりに

よる車両型設備頂部の変位量が，１台あたり，大型移送ポンプ車は前後方向

1500㎜及び左右方向2000㎜，それ以外の車両型設備は前後方向及び左右方向

1500mmに設定した離隔距離の範囲内にあることにより確認する。その評価方

法は，加振試験により確認した車両型設備頂部の変位量を基に評価を行う。 

 

b. 可搬型ユニット設備 

(a) 構造強度評価 

可搬型ユニット設備の機器については，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力

に対し，ユニット内に積載している，情報収集装置，バルブユニット等の支持

部の取付ボルト及びコンテナ取付ボルトが，塑性ひずみが生じる場合であっ

ても，その量が微小なレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有する

ことを，計算により確認する。その評価方法は，固有値解析により算出する固

有振動数及び地震による荷重を用いて，情報収集装置，バルブユニット等の支
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持部の取付ボルト及びコンテナ取付ボルトの評価を行う。 

(b) 転倒評価 

可搬型ユニット設備の転倒評価について，情報収集装置等の機器を積載し

ている可搬型ユニット設備全体は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し，

保管場所における設置床の最大応答加速度が，強度評価により転倒しないこ

とを確認する。その評価方法は，強度評価により取付ボルト等が健全であるこ

とを確認する。 

(c) 機能維持評価 

可搬型ユニット設備の機能維持評価について，可搬型ユニット設備内の機

器全体は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し，保管場所における設置

床の最大応答加速度が，加振試験により計測機能の電気的機能を維持できる

ことを確認した加振台の最大加速度以下であることを確認する。その評価方

法は，加振試験により機能が維持できることを確認する。 

(d) 波及的影響評価 

可搬型ユニット設備の波及的影響の評価について，可搬型ユニット設備は，

基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し，固定金具及び取付ボルトが健全で

あることを強度評価により確認することで，隣接する他の可搬型重大事故等

対処設備等に対して波及的影響を及ぼさないことを確認する。その評価方法

は，構造強度評価及び転倒評価により確認する。 

 

c. その他設備 

(a) 転倒評価 

その他設備の転倒評価について，その他設備の機器全体は，基準地震動Ｓｓ

を1.2倍した地震力に対し，保管場所における設置床又は地表面の最大応答加

速度が，加振試験により転倒を防止するためスリング等の健全性を確認した

加振台の最大加速度以下であることを確認する。その評価方法は，加振試験に

よりスリング等が健全であることを確認する。 

(b) 機能維持評価 

その他設備の機能維持評価について，その他設備の機器全体は，基準地震動

Ｓｓを1.2倍した地震力に対し，保管場所における設置床又は地表面の最大応

答加速度が，加振試験により計測機能，給電機能等の動的及び電気的機能，並

びにスリング等の支持機能を維持できることを確認した加振台の最大加速度

以下であることを確認する。その評価方法は，加振試験により機能が維持でき

ることを確認する。 

(c) 波及的影響評価 

その他設備の波及的影響の評価について，その他設備の機器全体は，基準地
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震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し，スリング等が健全であることを加振試験

により確認することで，隣接する他の可搬型重大事故等対処設備等に対して

波及的影響を及ぼさないことを確認する。 

その他設備に使用しているスリング等は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震

力に対し，対象設備の重心高さを考慮してスリング等の設置位置を設定する

とともに，保管場所における設置床又は地表面の最大応答加速度によりスリ

ング等が受ける荷重に対して十分な裕度を持たせて選定を行う。スリング等

の支持機能については保管状態を模擬した加振試験により確認する。 
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4. 基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対する耐震計算の基本方針 

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力による重大事故等対処の成立性確認を行うにあた

り，既設工認で実績があり，かつ，最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いる

ことを基本とする。また，最新の知見を適用する場合は，その妥当性と適用可能性を確認

した上で適用する。 

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対する耐震計算の基本方針は，「Ⅳ－１－１ 耐

震設計の基本方針」の「10. 耐震計算の基本方針」に基づく。 

なお，評価に用いる温度については，最高使用温度及び環境温度を適切に考慮する。そ

のうち環境温度については，「Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条

件の下における健全性に関する説明書」」の「4(2)b. 環境温度及び湿度による影響」に

従う。 

 

4.1 建物・構築物 

(1)建物・構築物（屋外重要土木構造物以外） 

建物・構築物の設計は，「3.基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対する評価方

針」の「3.1建物・構築物」に基づき，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対する

建物・構築物の地震応答解析結果を用い，各部位の耐震計算を実施し，構造強度の

確認を行うことにより，建物・構築物に求められる機能維持の考え方を満たすこと

を確認する。地震応答解析は，時刻歴応答解析法によりJEAG4601に基づき実施する

ことを基本とする。耐震計算のフローを第4.1-1図に示す。 

耐震計算に当たっては，各層のせん断ひずみ度が終局耐力時のひずみ（4.0×10-

3）以下に留まることを確認するとともに，支持地盤が建物・構築物を十分に支持

できることを確認する。 

また，構成する部位（耐震壁，基礎スラブ，重大事故等対処に係る設備又はアク

セスルート及び操作場所を構成する床スラブ・壁）について，各部位が基準地震動

Ｓｓを1.2倍した地震力に対して建物・構築物に求められる機能維持の考え方を満

たすことを確認する。 

ここで，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して建物全体のせん断ひずみ度

が2.0×10-3以内に留まっていることを確認した場合は，第4.1-1図に示すとおり，

各部位について建物・構築物に求められる機能維持の考え方を満たす。この際，耐

震壁以外の壁及び床スラブについては，この考え方の成立性をより確実なものと

する観点から，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力により発生する応力に基づく確

認もあわせて実施する。 

また，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して一部の層においてせん断ひず

み度が2.0×10-3を上回る場合は，FEMモデル等を用いた詳細評価により算定した基

準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力により発生する各部位の応力またはひずみに対
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して建物・構築物に求められる機能維持の考え方を満足することを確認する。 

貯水機能の維持が要求される鉄筋コンクリート造の壁及び床については，基準

地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し，当該層のせん断ひずみ度が概ね弾性状態に

留まる範囲で耐えること又は部材に生じる応力が短期許容応力度に基づく許容値

を超えないことを確認する。 

排気筒については，「3. 基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対する評価方針」

の「3.1 建物・構築物」に基づき，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対する地

震応答解析結果に基づく構造強度の確認を行うことにより，排気筒に求められる

機能維持の考え方を満たすことを確認する。耐震計算は「Ⅳ－１－２－１－１ 建

物・構築物の耐震計算に関する基本方針」と同じ方法を用いる。 

 

(2)屋外重要土木構造物 

屋外重要土木構造物の設計は，「3. 基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対す

る評価方針」の「3.1建物・構築物」に基づき，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力

に対する屋外重要土木構造物の地震応答解析結果に基づく構造強度の確認を行う

ことにより，屋外重要土木構造物に求められる機能維持の考え方を満たすことを

確認する。耐震計算は「Ⅳ－１－２－１－１ 建物・構築物の耐震計算に関する基

本方針」と同じ方法を用いる。 

 

(3) 計算書作成の基本方針 

建物・構築物の基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対する耐震計算結果につい

ては，「Ⅳ－１－３ 耐震性に関する計算書作成の基本方針」に基づき作成するこ

とを基本とする。なお，「(1)建物・構築物（屋外重要土木構造物以外）」に示し

た評価に係る計算書作成の基本方針については、「Ⅳ－５－１－２ 建物・構築物

（屋外重要土木構造物以外）の基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対する耐震計

算書の作成方針」に示す。 

 

(4)地下水排水設備 

地下水排水設備の設計は，基本的な考えは建物・構築物の考えを踏襲するものと

する。 

耐震計算フローは第4.1-1図に準拠するものとし，各設備における具体的な計算

方法を「Ⅳ－５－１－３ 地下水排水設備の基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に

対する耐震評価方法」に示す。 
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第 4.1-1図 建物・構築物の耐震計算フロー 

1
4
 

31508



 

15 
 

4.2 機器・配管系 

(1) 機器・配管系の支持方針 

機器・配管系の支持については「Ⅵ－１－１－４－２－３ 地震を要因とする重

大事故等に対す施設の耐震設計」の「6.6 機器・配管系の支持方針について」に

基づき設計する。 

機器・配管系の耐震支持方針を「Ⅳ－５－１－１ 基準地震動Ｓｓを1.2倍した

地震力に対する重大事故等対処施設の耐震支持方針」に示す。 

(2) 機器・配管系の耐震計算の基本方針 

機器・配管系の耐震計算の基本方針は，「Ⅳ－１－２－２－１ 機器の耐震計算

に関する基本方針」及び「Ⅳ－１－２－２－２ 配管の耐震計算に関する基本方針」

に基づく。 

設計用地震力については，「2.1 基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力」に示す設

計用地震力を用いる。 

荷重の組合せについては，「Ⅵ－１－１－４－２－３ 地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」の第5.2.2-2表に示す組合せ方法を用いる。 

積雪荷重，風荷重については，「Ⅵ－１－１－４－２－３ 地震を要因とする重

大事故等に対する施設の耐震設計」の第5.2.2-3表に示す組合せ方法を用いる。 

許容限界の設定のうち，構造強度評価に用いる許容限界については，「Ⅵ－１－

１－４－２－３ 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」の第

5.2.2-2表に基づき，機器の部位ごとに応じた許容限界を設定する。 

なお，構造強度評価に用いる許容限界の設定において，「Ⅵ－１－１－４－２－

３ 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」の「第5.2.2-2表 地

震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設 荷重の組合せ及び許容

限界」に示す許容限界以外の許容限界を設定する場合は，必要な機能が維持できる

ことを確認した許容限界を設定する。 

許容限界の設定のうち，機能維持評価に用いる許容限界については，「Ⅵ－１－

１－４－２－３ 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」の

「5.2.2(3)b. 機器・配管系」に基づき，許容限界を設定する。 

基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力による重大事故等対処設備の該当する設計

プロセスの条件は，設備の違いはあるものの「Ⅳ－１－２－２－１ 機器の耐震計

算に関する基本方針」及び「Ⅳ－１－２－２－２ 配管の耐震計算に関する基本方

針」に示す基準地震動Ｓｓの設計プロセスの条件に包含される。 

 

(3) 耐震計算書作成の基本方針 

機器・配管系の耐震計算書作成の基本方針については，「Ⅳ－１－３－２－１ 

定式化された計算式を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成の基本方針」，「Ⅳ
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－１－３－２－２ 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の耐震計算書作成

の基本方針」及び「Ⅳ－１－３－２－３ 多質点系はりモデルを用いて評価を行う

配管の耐震計算書作成の基本方針」に基づき，耐震計算書を作成する。 

設備全体に適用する計算条件については，「4.2（2）耐震計算の基本方針」を適

用する。 

配管系の標準支持間隔法により設計する構造強度評価結果については，「Ⅳ－５

－１－１ 基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力による重大事故等対処施設の耐震

支持方針」に示す。 

 

4.3 対処する可搬型重大事故等対処設備 

(1) 耐震計算の基本方針 

可搬型重大事故等対処設備の耐震評価は，「3.3 対処する常設重大事故等対処

設備」で設定した，構造強度評価のための応力評価，転倒評価及び機能維持評価を

実施し，地震後において重大事故等に対処するための機能を損なわないこと，並び

に車両型設備の支持機能及び移動機能が損なわれないことを確認する。また，波及

的影響の評価を実施し，当該設備が横すべり及び傾くことによる波及的影響を防

止する必要がある他の設備に対して波及的影響を及ぼさないことを確認する。 

また，可搬型重大事故等対処設備は，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対し

てその機能を維持できる設計とすることを踏まえ，水平２方向及び鉛直方向地震

力の組み合わせに関する影響評価が必要な設備は，水平２方向及び鉛直方向地震

力を適切に組み合わせて実施する。 

a. 車両型設備 

(a) 応力評価 

車両型設備の応力評価について，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対し，

車両に積載しているポンプ，内燃機関等の支持部の取付ボルト及びコンテナ取

付ボルトが，塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が微小なレベルに留ま

って破断延性限界に十分な余裕を有することを，計算により確認する。 

(b) 転倒評価 

車両型設備の転倒評価について，ポンプ等の機器を積載している車両型設備

全体は，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対し，保管場所の地表面の最大応

答加速度が，加振試験により転倒しないことを確認した加振台の最大加速度以

下であることにより確認する。 

(c) 機能維持評価 

車両型設備の支持機能，移動機能，動的機能評価について，車両部は，基準地

震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対し，保管場所の地表面の最大応答加速度が，加

振試験により車両部の支持機能及び車両型設備としての自走又は牽引等による
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移動機能を維持できることを確認した加振台の最大加速度以下であることによ

り確認する。また，車両に積載しているポンプ，内燃機関等は，基準地震動Ｓｓ

を 1.2倍した地震力に対し，保管場所の地表面の最大応答加速度が，加振試験に

より，ポンプの送水機能及び内燃機関の駆動機能等の動的機能を維持できるこ

とを確認した加振台の最大加速度以下であることにより確認する。 

(d) 波及的影響評価 

車両型設備の波及的影響の評価について，車両型設備は，サスペンションのよう

なバネ構造を有するため設備に生じる地震荷重により傾きが生じること，また

タイヤが固定されていないため横すべりを生じることから，基準地震動Ｓｓを

1.2倍した地震力に対し，他の可搬型重大事故等対処設備に対して波及的影響を

及ぼさないことを確認する。具体的には，設備の傾き及び横すべりによる車両型

設備頂部の変位量が，１台あたり，大型移送ポンプ車は前後方向 1500 ㎜及び左

右方向 2000 ㎜，それ以外の車両型設備は前後方向及び左右方向 1500mm に設定

した離隔距離の範囲内にあることにより確認する。 

 

b. 可搬型ユニット設備 

(a) 応力評価 

可搬型ユニット設備の機器については，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力

に対し，ユニット内に積載している，情報収集装置，バルブユニット等の支持部

の取付ボルト及びコンテナ取付ボルトが，塑性ひずみが生じる場合であっても，

その量が微小なレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有することを，

計算により確認する。 

(b) 転倒評価 

可搬型ユニット設備の転倒評価については，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地

震力に対し，ユニット内に積載している，情報収集装置，バルブユニット等の支

持部の取付ボルト及びコンテナ取付ボルトが，塑性ひずみが生じる場合であっ

ても，その量が微小なレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有するこ

とを，計算によって確認することで，転倒しないことを確認する。 

(c) 波及的影響評価 

可搬型ユニット設備の転倒評価については，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地

震力に対し，ユニット内に積載している，情報収集装置，バルブユニット等の支

持部の取付ボルト及びコンテナ取付ボルトが，塑性ひずみが生じる場合であっ

ても，その量が微小なレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有するこ

とを，計算によって確認することで，波及的影響を及ぼさないことを確認する。 

(d) 機能維持評価 

可搬型ユニット設備の機能維持評価については，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍し
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た地震力に対し，保管場所における設置床の最大応答加速度が，加振試験により

燃料貯蔵プール状態監視カメラへ送気する機能，電気的機能等を維持できるこ

とを確認した加振台の最大加速度以下であることを確認する。 

 

c. その他設備 

(a) 転倒評価 

その他設備の転倒評価について，その他設備の機器全体は，基準地震動Ｓｓを

1.2倍した地震力に対し，保管場所における設置床又は地表面の最大応答加速度

が，加振試験により転倒を防止するためのスリング等の健全性を確認した加振

台の最大加速度以下であることを確認する。 

(b) 機能維持評価 

その他設備の機能維持評価について，その他設備の機器全体は，基準地震動Ｓ

ｓを 1.2 倍した地震力に対し，保管場所における設置床又は地表面の最大応答

加速度が，加振試験により計測機能，給電機能等の動的及び電気的機能，並びに

スリング等の支持機能を維持できることを確認した加振台の最大加速度以下で

あることを確認する。 

(c) 波及的影響評価 

その他設備の波及的影響の評価について，その他設備の機器全体は，基準地震

動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対し，スリング等が健全であることを加振試験に

より確認することで，隣接する他の可搬型重大事故等対処設備等に対して波及

的影響を及ぼさないことを確認する。 

その他設備に使用しているスリング等は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震

力に対し，対象設備の重心高さを考慮してスリング等の設置位置を設定すると

ともに，保管場所における設置床又は地表面の最大応答加速度によりスリング

等が受ける荷重に対して十分な裕度を持たせて選定を行う。 

 

(2) 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界 

設計用地震力については，「2.1 基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力」に示す設

計用地震力を用いる。 

荷重の組合せについては，「Ⅵ－１－１－４－２－３ 地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」の「第 5.2.2-2表(3) 対処する可搬型重大事故等

対処設備」に示す荷重の組合せを用いる。 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備においては，「Ⅵ－１－１－４－２－

３ 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」の「第 5.2.1-1図 積

雪荷重及び風荷重設定フロー」に基づき積雪荷重及び風荷重を設定する。 

許容限界は，「3.4 対処する可搬型重大事故等対処設備」で設定している設備ご
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との構造強度設計上の性能目標のとおり，評価部位ごとに設定する。 

構造強度評価のための応力評価に用いる許容限界については，「Ⅵ－１－１－４

－２－３ 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」の「第 5.2.2-2

表(3) 対処する可搬型重大事故等対処設備」に示す許容限界を用いる。 
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1. 概要 

本資料は，使用済燃料受入れ・貯蔵の機器・配管系の耐震設計に用いる地震を要因

とする重大事故等に対する施設に適用する基準地震動Ｓｓ×1.2 に基づく最大床応答

加速度及び床応答曲線について示したものである。 

 

2. 応答スペクトル作成位置 

建物・構築物の解析モデルの質点系モデルについては，各質点の応答スペクトルを

作成する。 

3. 地震応答解析モデル 

「Ⅳ-1-3-1-1 建物・構築物（屋外重要土木構造物以外）の地震応答計算書作成の基

本方針」に基づき設定した解析モデルとする。 
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4. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線 

地震を要因とする重大事故等に対する施設に適用する基準地震動Ｓｓ×1.2¹⁾に基

づく床応答曲線の図番を第 4.-1 表に示す。 

 

5. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の最大床応答加速度 

地震を要因とする重大事故等に対する施設に適用する基準地震動Ｓｓ×1.2¹⁾に基

づく最大床応答加速度を第 5-1 表に示す。 

 

注記 1）：基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した入力地震動を用いる。 
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第 4-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その 1） 

 

  

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点番号 
T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰 

定数 

(%) 

図番 EW 

方向 

NS 

方向 

UD 

方向 

1.2 

Ｓｓ 
１秒 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋 

1 

8 

16 

1 

8 

14 

20 

1 75.9 

水平 

(EW) 

0.5 第 4.-1 図 

1.0 第 4.-2 図 

1.5 第 4.-3 図 

2.0 第 4.-4 図 

2.5 第 4.-5 図 

3.0 第 4.-6 図 

水平 

(NS) 

0.5 第 4.-7 図 

1.0 第 4.-8 図 

1.5 第 4.-9 図 

2.0 第 4.-10 図 

2.5 第 4.-11 図 

3.0 第 4.-12 図 

鉛直 

(UD) 

0.5 第 4.-13 図 

1.0 第 4.-14 図 

1.5 第 4.-15 図 

2.0 第 4.-16 図 

2.5 第 4.-17 図 

3.0 第 4.-18 図 
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第 4-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その 2） 

 

  

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点番号 
T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰 

定数 

(%) 

図番 EW 

方向 

NS 

方向 

UD 

方向 

1.2 

Ｓｓ 
１秒 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋 

17 

, 

27 

, 

34 

2 2 73.00 

水平 

(EW) 

0.5 第 4.-19 図 

1.0 第 4.-20 図 

1.5 第 4.-21 図 

2.0 第 4.-22 図 

2.5 第 4.-23 図 

3.0 第 4.-24 図 

水平 

(NS) 

0.5 第 4.-25 図 

1.0 第 4.-26 図 

1.5 第 4.-27 図 

2.0 第 4.-28 図 

2.5 第 4.-29 図 

3.0 第 4.-30 図 

鉛直 

(UD) 

0.5 第 4.-31 図 

1.0 第 4.-32 図 

1.5 第 4.-33 図 

2.0 第 4.-34 図 

2.5 第 4.-35 図 

3.0 第 4.-36 図 
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第 4-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その 3） 

 

  

地震 周期 
建物・ 

構築物 

質点番号 
T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰 

定数 

(%) 

図番 EW 

方向 

NS 

方向 

UD 

方向 

1.2 

Ｓｓ 
１秒 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋 

2 

9 

18 

- 3 71.00 

水平 

(EW) 

0.5 第 4.-37 図 

1.0 第 4.-38 図 

1.5 第 4.-39 図 

2.0 第 4.-40 図 

2.5 第 4.-41 図 

3.0 第 4.-42 図 

鉛直 

(UD) 

0.5 第 4.-43 図 

1.0 第 4.-44 図 

1.5 第 4.-45 図 

2.0 第 4.-46 図 

2.5 第 4.-47 図 

3.0 第 4.-48 図 
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第 4-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その 4） 

 

  

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点番号 
T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰 

定数 

(%) 

図番 EW 

方向 

NS 

方向 

UD 

方向 

1.2 

Ｓｓ 
１秒 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋 

19 

28 

35 

41 

3 

9 

15 

4 67.40 

水平 

(EW) 

0.5 第 4.-49 図 

1.0 第 4.-50 図 

1.5 第 4.-51 図 

2.0 第 4.-52 図 

2.5 第 4.-53 図 

3.0 第 4.-54 図 

水平 

(NS) 

0.5 第 4.-55 図 

1.0 第 4.-56 図 

1.5 第 4.-57 図 

2.0 第 4.-58 図 

2.5 第 4.-59 図 

3.0 第 4.-60 図 

鉛直 

(UD) 

0.5 第 4.-61 図 

1.0 第 4.-62 図 

1.5 第 4.-63 図 

2.0 第 4.-64 図 

2.5 第 4.-65 図 

3.0 第 4.-66 図 

31522



7 

第 4-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その 5） 

 

  

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点番号 
T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰 

定数 

(%) 

図番 EW 

方向 

NS 

方向 

UD 

方向 

Ｓｓ 

1.2 
１秒 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋 

3 

10 

20 

11 5 64.80 

水平 

(EW) 

0.5 第 4.-67 図 

1.0 第 4.-68 図 

1.5 第 4.-69 図 

2.0 第 4.-70 図 

2.5 第 4.-71 図 

3.0 第 4.-72 図 

水平 

(NS) 

0.5 第 4.-73 図 

1.0 第 4.-74 図 

1.5 第 4.-75 図 

2.0 第 4.-76 図 

2.5 第 4.-77 図 

3.0 第 4.-78 図 

鉛直 

(UD) 

0.5 第 4.-79 図 

1.0 第 4.-80 図 

1.5 第 4.-81 図 

2.0 第 4.-82 図 

2.5 第 4.-83 図 

3.0 第 4.-84 図 

31523
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第 4-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その 6） 

※T.M.S.L.64.80ｍと同一である。 

  

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点番号 
T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰 

定数 

(%) 

図番 EW 

方向 

NS 

方向 

UD 

方向 

1.2 

Ｓｓ 
１秒 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋 

21 

29 

36 

4 -※ 63.80 

水平 

(EW) 

0.5 第 4.-85 図 

1.0 第 4.-86 図 

1.5 第 4.-87 図 

2.0 第 4.-88 図 

2.5 第 4.-89 図 

3.0 第 4.-90 図 

水平 

(NS) 

0.5 第 4.-91 図 

1.0 第 4.-92 図 

1.5 第 4.-93 図 

2.0 第 4.-94 図 

2.5 第 4.-95 図 

3.0 第 4.-96 図 

31524



9 

第 4-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その 7） 

 

  

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点番号 
T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰 

定数 

(%) 

図番 EW 

方向 

NS 

方向 

UD 

方向 

1.2 

Ｓｓ 
１秒 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋 

4 

11 

22 

- 6 61.30 

水平 

(EW) 

0.5 第 4.-97 図 

1.0 第 4.-98 図 

1.5 第 4.-99 図 

2.0 第 4.-100 図 

2.5 第 4.-101 図 

3.0 第 4.-102 図 

鉛直 

(UD) 

0.5 第 4.-103 図 

1.0 第 4.-104 図 

1.5 第 4.-105 図 

2.0 第 4.-106 図 

2.5 第 4.-107 図 

3.0 第 4.-108 図 

31525



10 

第 4-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その 8） 

 

  

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点番号 
T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰 

定数 

(%) 

図番 EW 

方向 

NS 

方向 

UD 

方向 

1.2 

Ｓｓ 
１秒 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋 

5 

12 

23 

30 

37 

42 

5 

10 

16 

27 

28 

7 55.30 

水平 

(EW) 

0.5 第 4.-109 図 

1.0 第 4.-110 図 

1.5 第 4.-111 図 

2.0 第 4.-112 図 

2.5 第 4.-113 図 

3.0 第 4.-114 図 

水平 

(NS) 

0.5 第 4.-115 図 

1.0 第 4.-116 図 

1.5 第 4.-117 図 

2.0 第 4.-118 図 

2.5 第 4.-119 図 

3.0 第 4.-120 図 

鉛直 

(UD) 

0.5 第 4.-121 図 

1.0 第 4.-122 図 

1.5 第 4.-123 図 

2.0 第 4.-124 図 

2.5 第 4.-125 図 

3.0 第 4.-126 図 

31526



11 

第 4-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その 9） 

 

  

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点番号 
T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰 

定数 

(%) 

図番 EW 

方向 

NS 

方向 

UD 

方向 

1.2 

Ｓｓ 
１秒 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋 

6 

13 

24 

31 

38 

6 8 51.00 

水平 

(EW) 

0.5 第 4.-127 図 

1.0 第 4.-128 図 

1.5 第 4.-129 図 

2.0 第 4.-130 図 

2.5 第 4.-131 図 

3.0 第 4.-132 図 

水平 

(NS) 

0.5 第 4.-133 図 

1.0 第 4.-134 図 

1.5 第 4.-135 図 

2.0 第 4.-136 図 

2.5 第 4.-137 図 

3.0 第 4.-138 図 

鉛直 

(UD) 

0.5 第 4.-139 図 

1.0 第 4.-140 図 

1.5 第 4.-141 図 

2.0 第 4.-142 図 

2.5 第 4.-143 図 

3.0 第 4.-144 図 

31527
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第 4-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その 10） 

 

  

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点番号 
T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰 

定数 

(%) 

図番 EW 

方向 

NS 

方向 

UD 

方向 

1.2 

Ｓｓ 
１秒 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋 

7 

14 

25 

32 

39 

43 

7 

12 

17 

9 46.80 

水平 

(EW) 

0.5 第 4.-145 図 

1.0 第 4.-146 図 

1.5 第 4.-147 図 

2.0 第 4.-148 図 

2.5 第 4.-149 図 

3.0 第 4.-150 図 

水平 

(NS) 

0.5 第 4.-151 図 

1.0 第 4.-152 図 

1.5 第 4.-153 図 

2.0 第 4.-154 図 

2.5 第 4.-155 図 

3.0 第 4.-156 図 

鉛直 

(UD) 

0.5 第 4.-157 図 

1.0 第 4.-158 図 

1.5 第 4.-159 図 

2.0 第 4.-160 図 

2.5 第 4.-161 図 

3.0 第 4.-162 図 

31528



13 

第 4-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その 11） 

 

  

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点番号 
T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰 

定数 

(%) 

図番 EW 

方向 

NS 

方向 

UD 

方向 

1.2 

Ｓｓ 
１秒 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋 

15 

26 

33 

40 

44 

13 10 43.50 

水平 

(EW) 

0.5 第 4.-163 図 

1.0 第 4.-164 図 

1.5 第 4.-165 図 

2.0 第 4.-166 図 

2.5 第 4.-167 図 

3.0 第 4.-168 図 

水平 

(NS) 

0.5 第 4.-169 図 

1.0 第 4.-170 図 

1.5 第 4.-171 図 

2.0 第 4.-172 図 

2.5 第 4.-173 図 

3.0 第 4.-174 図 

鉛直 

(UD) 

0.5 第 4.-175 図 

1.0 第 4.-176 図 

1.5 第 4.-177 図 

2.0 第 4.-178 図 

2.5 第 4.-179 図 

3.0 第 4.-180 図 

31529
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第 4-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その 12） 

 

  

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点番号 
T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰 

定数 

(%) 

図番 EW 

方向 

NS 

方向 

UD 

方向 

1.2 

Ｓｓ 
１秒 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋 

45 18 11 40.50 

水平 

(EW) 

0.5 第 4.-181 図 

1.0 第 4.-182 図 

1.5 第 4.-183 図 

2.0 第 4.-184 図 

2.5 第 4.-185 図 

3.0 第 4.-186 図 

水平 

(NS) 

0.5 第 4.-187 図 

1.0 第 4.-188 図 

1.5 第 4.-189 図 

2.0 第 4.-190 図 

2.5 第 4.-191 図 

3.0 第 4.-192 図 

鉛直 

(UD) 

0.5 第 4.-193 図 

1.0 第 4.-194 図 

1.5 第 4.-195 図 

2.0 第 4.-196 図 

2.5 第 4.-197 図 

3.0 第 4.-198 図 
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第 4-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その 13） 

 

 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点番号 
T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰 

定数 

(%) 

図番 EW 

方向 

NS 

方向 

UD 

方向 

1.2 

Ｓｓ 
１秒 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋 

46 19 12 38.00 

水平 

(EW) 

0.5 第 4.-199 図 

1.0 第 4.-200 図 

1.5 第 4.-201 図 

2.0 第 4.-202 図 

2.5 第 4.-203 図 

3.0 第 4.-204 図 

水平 

(NS) 

0.5 第 4.-205 図 

1.0 第 4.-206 図 

1.5 第 4.-207 図 

2.0 第 4.-208 図 

2.5 第 4.-209 図 

3.0 第 4.-210 図 

鉛直 

(UD) 

0.5 第 4.-211 図 

1.0 第 4.-212 図 

1.5 第 4.-213 図 

2.0 第 4.-214 図 

2.5 第 4.-215 図 

3.0 第 4.-216 図 

31531
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第 4-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その 14） 

 

  

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点番号 
T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰 

定数 

(%) 

図番 EW 

方向 

NS 

方向 

UD 

方向 

1.2 

Ｓｓ 

１0

秒 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋 

5 

12 

23 

30 

37 

42 

5 

10 

16 

27 

28 

7 55.30 

水平 

(EW) 

0.5 第 4.-217 図 

2.0 第 4.-220 図 

水平 

(NS) 

0.5 第 4.-218 図 

2.0 第 4.-221 図 

鉛直 

(UD) 

0.5 第 4.-219 図 

2.0 第 4.-222 図 

31532
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第 5-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の最大床応答加速度(その 1) 

建物・

構築物 

質点番号 
T.M.S.L.(m) 

最大床応答加速度（Ｇ） 

基準地震動Ｓｓ×1.2 

水平方向 

鉛直方向 

EW 方向 NS 方向 UD 方向 EW 方向 NS 方向 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋 

1 

8 

16 

1 

8 

14 

20 

1 75.90 1.14 0.96 0.69 

17 

27 

34 

2 2 73.00 1.04 0.96 0.64 

2 

9 

18 

- 3 71.00 1.08 - 0.61 

19 

28 

35 

3 

9 

15 

4 67.40 0.92 0.99 0.59 

 

 

  

31533
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第 5-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の最大床応答加速度(その 2) 

建物・

構築物 

質点番号 
T.M.S.L.(m) 

最大床応答加速度（Ｇ） 

基準地震動Ｓｓ×1.2 

水平方向 

鉛直方向 

EW 方向 NS 方向 UD 方向 EW 方向 NS 方向 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋 

3 

10 

20 

11 5 64.80 1.07 1.56 0.57 

21 

29 

36 

4 5 63.80 1.21 0.90 - 

4 

11 

22 

- 6 61.30 0.96 - 0.52 

5 

12 

23 

30 

37 

42 

5 

10 

16 

27 

28 

7 55.30 0.90 0.85 0.48 

 

  

31534
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第 5-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の最大床応答加速度(その 3) 

建物・

構築物 

質点番号 
T.M.S.L.(m) 

最大床応答加速度（Ｇ） 

基準地震動Ｓｓ×1.2 

水平方向 

鉛直方向 

EW 方向 NS 方向 UD 方向 EW 方向 NS 方向 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋 

6 

13 

24 

31 

38 

6 8 51.00 1.08 0.83 0.46 

7 

14 

25 

32 

39 

43 

7 

12 

17 

9 46.80 0.81 0.79 0.46 

 

  

31535
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第 5-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の最大床応答加速度(その 4) 

建物・

構築物 

質点番号 
T.M.S.L.(m) 

最大床応答加速度（Ｇ） 

基準地震動Ｓｓ×1.2 

水平方向 

鉛直方向 

EW 方向 NS 方向 UD 方向 EW 方向 NS 方向 

貯
蔵
建
屋 

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・ 

15 

26 

33 

40 

44 

13 10 43.50 0.90 0.74 0.45 

45 18 11 40.50 0.73 0.74 0.44 

46 19 12 38.00 0.72 0.74 0.44 
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 75.9 （Ｍ） 床レベル： 75.9 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-1図 第4.-2図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

FA-Ss01(1.2)EW05-1

FA-Ss02(1.2)EW05-1

FA-Ss03(1.2)EW05-1

FA-Ss04(1.2)EW05-1

FA-Ss05(1.2)EW05-1

FA-Ss06(1.2)EW05-1

FA-Ss07(1.2)EW05-1

FA-Ss08(1.2)EW05-1

FA-Ss09(1.2)EW05-1

FA-Ss10(1.2)EW05-1

FA-Ss11(1.2)EW05-1

FA-Ss12(1.2)EW05-1

FA-Ss13(1.2)EW05-1

包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

FA-Ss01(1.2)EW10-1

FA-Ss02(1.2)EW10-1

FA-Ss03(1.2)EW10-1

FA-Ss04(1.2)EW10-1

FA-Ss05(1.2)EW10-1

FA-Ss06(1.2)EW10-1

FA-Ss07(1.2)EW10-1

FA-Ss08(1.2)EW10-1

FA-Ss09(1.2)EW10-1

FA-Ss10(1.2)EW10-1

FA-Ss11(1.2)EW10-1

FA-Ss12(1.2)EW10-1

FA-Ss13(1.2)EW10-1

包絡スペクトル

31537



建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 75.9 （Ｍ） 床レベル： 75.9 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-3図 第4.-4図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

FA-Ss01(1.2)EW15-1

FA-Ss02(1.2)EW15-1

FA-Ss03(1.2)EW15-1

FA-Ss04(1.2)EW15-1

FA-Ss05(1.2)EW15-1

FA-Ss06(1.2)EW15-1

FA-Ss07(1.2)EW15-1

FA-Ss08(1.2)EW15-1

FA-Ss09(1.2)EW15-1

FA-Ss10(1.2)EW15-1

FA-Ss11(1.2)EW15-1

FA-Ss12(1.2)EW15-1

FA-Ss13(1.2)EW15-1

包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

FA-Ss01(1.2)EW20-1

FA-Ss02(1.2)EW20-1

FA-Ss03(1.2)EW20-1

FA-Ss04(1.2)EW20-1

FA-Ss05(1.2)EW20-1

FA-Ss06(1.2)EW20-1

FA-Ss07(1.2)EW20-1

FA-Ss08(1.2)EW20-1

FA-Ss09(1.2)EW20-1

FA-Ss10(1.2)EW20-1

FA-Ss11(1.2)EW20-1

FA-Ss12(1.2)EW20-1

FA-Ss13(1.2)EW20-1

包絡スペクトル

31538



建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 75.9 （Ｍ） 床レベル： 75.9 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-5図 第4.-6図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

FA-Ss01(1.2)EW25-1

FA-Ss02(1.2)EW25-1

FA-Ss03(1.2)EW25-1
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 75.9 （Ｍ） 床レベル： 75.9 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）
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第4.-7図 第4.-8図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 75.9 （Ｍ） 床レベル： 75.9 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）
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第4.-9図 第4.-10図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 75.9 （Ｍ） 床レベル： 75.9 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）
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第4.-11図 第4.-12図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 75.9 （Ｍ） 床レベル： 75.9 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）
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第4.-13図 第4.-14図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 75.9 （Ｍ） 床レベル： 75.9 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）
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第4.-15図 第4.-16図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 75.9 （Ｍ） 床レベル： 75.9 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）
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第4.-17図 第4.-18図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 73.0 （Ｍ） 床レベル： 73.0 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）
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第4.-19図 第4.-20図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 73.0 （Ｍ） 床レベル： 73.0 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）
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第4.-21図 第4.-22図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 73.0 （Ｍ） 床レベル： 73.0 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）
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第4.-23図 第4.-24図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 73.0 （Ｍ） 床レベル： 73.0 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）
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第4.-25図 第4.-26図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 73.0 （Ｍ） 床レベル： 73.0 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）
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第4.-27図 第4.-28図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 73.0 （Ｍ） 床レベル： 73.0 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）
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第4.-29図 第4.-30図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 73.0 （Ｍ） 床レベル： 73.0 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-31図 第4.-32図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 73.0 （Ｍ） 床レベル： 73.0 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-33図 第4.-34図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

FA-Ss01(1.2)UD15-2

FA-Ss02(1.2)UD15-2

FA-Ss03(1.2)UD15-2

FA-Ss04(1.2)UD15-2

FA-Ss05(1.2)UD15-2

FA-Ss06(1.2)UD15-2

FA-Ss07(1.2)UD15-2

FA-Ss08(1.2)UD15-2

FA-Ss09(1.2)UD15-2

FA-Ss11(1.2)UD15-2

FA-Ss12(1.2)UD15-2

包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

FA-Ss01(1.2)UD20-2

FA-Ss02(1.2)UD20-2

FA-Ss03(1.2)UD20-2

FA-Ss04(1.2)UD20-2

FA-Ss05(1.2)UD20-2

FA-Ss06(1.2)UD20-2

FA-Ss07(1.2)UD20-2

FA-Ss08(1.2)UD20-2

FA-Ss09(1.2)UD20-2

FA-Ss11(1.2)UD20-2

FA-Ss12(1.2)UD20-2

包絡スペクトル

31553



建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 73.0 （Ｍ） 床レベル： 73.0 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）
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第4.-35図 第4.-36図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 71.0 （Ｍ） 床レベル： 71.0 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）
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第4.-37図 第4.-38図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 71.0 （Ｍ） 床レベル： 71.0 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）
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第4.-39図 第4.-40図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 71.0 （Ｍ） 床レベル： 71.0 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）
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第4.-41図 第4.-42図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 71.0 （Ｍ） 床レベル： 71.0 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）
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第4.-43図 第4.-44図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 71.0 （Ｍ） 床レベル： 71.0 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）
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第4.-45図 第4.-46図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 71.0 （Ｍ） 床レベル： 71.0 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-47図 第4.-48図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 67.4 （Ｍ） 床レベル： 67.4 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）
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第4.-49図 第4.-50図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 67.4 （Ｍ） 床レベル： 67.4 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）
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第4.-51図 第4.-52図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 67.4 （Ｍ） 床レベル： 67.4 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）
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第4.-53図 第4.-54図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 67.4 （Ｍ） 床レベル： 67.4 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）
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第4.-55図 第4.-56図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 67.4 （Ｍ） 床レベル： 67.4 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）
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第4.-57図 第4.-58図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 67.4 （Ｍ） 床レベル： 67.4 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）
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第4.-59図 第4.-60図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 67.4 （Ｍ） 床レベル： 67.4 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-61図 第4.-62図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 67.4 （Ｍ） 床レベル： 67.4 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-63図 第4.-64図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 67.4 （Ｍ） 床レベル： 67.4 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-65図 第4.-66図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

FA-Ss01(1.2)UD25-4

FA-Ss02(1.2)UD25-4

FA-Ss03(1.2)UD25-4

FA-Ss04(1.2)UD25-4

FA-Ss05(1.2)UD25-4

FA-Ss06(1.2)UD25-4

FA-Ss07(1.2)UD25-4

FA-Ss08(1.2)UD25-4

FA-Ss09(1.2)UD25-4

FA-Ss11(1.2)UD25-4

FA-Ss12(1.2)UD25-4

包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

FA-Ss01(1.2)UD30-4

FA-Ss02(1.2)UD30-4

FA-Ss03(1.2)UD30-4

FA-Ss04(1.2)UD30-4

FA-Ss05(1.2)UD30-4

FA-Ss06(1.2)UD30-4

FA-Ss07(1.2)UD30-4

FA-Ss08(1.2)UD30-4

FA-Ss09(1.2)UD30-4

FA-Ss11(1.2)UD30-4

FA-Ss12(1.2)UD30-4

包絡スペクトル

31569



建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 64.8 （Ｍ） 床レベル： 64.8 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-67図 第4.-68図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

FA-Ss01(1.2)EW05-5

FA-Ss02(1.2)EW05-5

FA-Ss03(1.2)EW05-5

FA-Ss04(1.2)EW05-5

FA-Ss05(1.2)EW05-5

FA-Ss06(1.2)EW05-5

FA-Ss07(1.2)EW05-5

FA-Ss08(1.2)EW05-5

FA-Ss09(1.2)EW05-5

FA-Ss10(1.2)EW05-5

FA-Ss11(1.2)EW05-5

FA-Ss12(1.2)EW05-5

FA-Ss13(1.2)EW05-5

包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

FA-Ss01(1.2)EW10-5

FA-Ss02(1.2)EW10-5

FA-Ss03(1.2)EW10-5

FA-Ss04(1.2)EW10-5

FA-Ss05(1.2)EW10-5

FA-Ss06(1.2)EW10-5

FA-Ss07(1.2)EW10-5

FA-Ss08(1.2)EW10-5

FA-Ss09(1.2)EW10-5

FA-Ss10(1.2)EW10-5

FA-Ss11(1.2)EW10-5

FA-Ss12(1.2)EW10-5

FA-Ss13(1.2)EW10-5

包絡スペクトル

31570



建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 64.8 （Ｍ） 床レベル： 64.8 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）
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第4.-69図 第4.-70図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 64.8 （Ｍ） 床レベル： 64.8 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）
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第4.-71図 第4.-72図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 64.8 （Ｍ） 床レベル： 64.8 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）
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第4.-73図 第4.-74図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 64.8 （Ｍ） 床レベル： 64.8 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）
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第4.-75図 第4.-76図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 64.8 （Ｍ） 床レベル： 64.8 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-77図 第4.-78図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 64.8 （Ｍ） 床レベル： 64.8 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-79図 第4.-80図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 64.8 （Ｍ） 床レベル： 64.8 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-81図 第4.-82図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 64.8 （Ｍ） 床レベル： 64.8 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-83図 第4.-84図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 63.8 （Ｍ） 床レベル： 63.8 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）
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第4.-85図 第4.-86図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 63.8 （Ｍ） 床レベル： 63.8 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）
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第4.-87図 第4.-88図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 63.8 （Ｍ） 床レベル： 63.8 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）
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第4.-89図 第4.-90図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 63.8 （Ｍ） 床レベル： 63.8 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）
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第4.-91図 第4.-92図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 63.8 （Ｍ） 床レベル： 63.8 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）
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第4.-93図 第4.-94図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 63.8 （Ｍ） 床レベル： 63.8 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-95図 第4.-96図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 61.3 （Ｍ） 床レベル： 61.3 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-97図 第4.-98図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 61.3 （Ｍ） 床レベル： 61.3 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-99図 第4.-100図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 61.3 （Ｍ） 床レベル： 61.3 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-101図 第4.-102図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 61.3 （Ｍ） 床レベル： 61.3 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-103図 第4.-104図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 61.3 （Ｍ） 床レベル： 61.3 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-105図 第4.-106図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

FA-Ss01(1.2)UD15-6

FA-Ss02(1.2)UD15-6

FA-Ss03(1.2)UD15-6

FA-Ss04(1.2)UD15-6

FA-Ss05(1.2)UD15-6

FA-Ss06(1.2)UD15-6

FA-Ss07(1.2)UD15-6

FA-Ss08(1.2)UD15-6

FA-Ss09(1.2)UD15-6

FA-Ss11(1.2)UD15-6

FA-Ss12(1.2)UD15-6

包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

FA-Ss01(1.2)UD20-6

FA-Ss02(1.2)UD20-6

FA-Ss03(1.2)UD20-6

FA-Ss04(1.2)UD20-6

FA-Ss05(1.2)UD20-6

FA-Ss06(1.2)UD20-6

FA-Ss07(1.2)UD20-6

FA-Ss08(1.2)UD20-6

FA-Ss09(1.2)UD20-6

FA-Ss11(1.2)UD20-6

FA-Ss12(1.2)UD20-6

包絡スペクトル

31589



建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 61.3 （Ｍ） 床レベル： 61.3 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-107図 第4.-108図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 55.3 （Ｍ） 床レベル： 55.3 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-109図 第4.-110図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 55.3 （Ｍ） 床レベル： 55.3 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）
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第4.-111図 第4.-112図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 55.3 （Ｍ） 床レベル： 55.3 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-113図 第4.-114図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 55.3 （Ｍ） 床レベル： 55.3 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-115図 第4.-116図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 55.3 （Ｍ） 床レベル： 55.3 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-117図 第4.-118図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 55.3 （Ｍ） 床レベル： 55.3 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-119図 第4.-120図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 55.3 （Ｍ） 床レベル： 55.3 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-121図 第4.-122図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 55.3 （Ｍ） 床レベル： 55.3 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-123図 第4.-124図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

FA-Ss01(1.2)UD15-7

FA-Ss02(1.2)UD15-7

FA-Ss03(1.2)UD15-7

FA-Ss04(1.2)UD15-7

FA-Ss05(1.2)UD15-7

FA-Ss06(1.2)UD15-7

FA-Ss07(1.2)UD15-7

FA-Ss08(1.2)UD15-7

FA-Ss09(1.2)UD15-7

FA-Ss11(1.2)UD15-7

FA-Ss12(1.2)UD15-7

包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

FA-Ss01(1.2)UD20-7

FA-Ss02(1.2)UD20-7

FA-Ss03(1.2)UD20-7

FA-Ss04(1.2)UD20-7

FA-Ss05(1.2)UD20-7

FA-Ss06(1.2)UD20-7

FA-Ss07(1.2)UD20-7

FA-Ss08(1.2)UD20-7

FA-Ss09(1.2)UD20-7

FA-Ss11(1.2)UD20-7

FA-Ss12(1.2)UD20-7

包絡スペクトル

31598



建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 55.3 （Ｍ） 床レベル： 55.3 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-125図 第4.-126図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 51.0 （Ｍ） 床レベル： 51.0 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）
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第4.-127図 第4.-128図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 51.0 （Ｍ） 床レベル： 51.0 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）
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第4.-129図 第4.-130図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 51.0 （Ｍ） 床レベル： 51.0 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-131図 第4.-132図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 51.0 （Ｍ） 床レベル： 51.0 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-133図 第4.-134図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 51.0 （Ｍ） 床レベル： 51.0 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-135図 第4.-136図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 51.0 （Ｍ） 床レベル： 51.0 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-137図 第4.-138図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 51.0 （Ｍ） 床レベル： 51.0 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-139図 第4.-140図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 51.0 （Ｍ） 床レベル： 51.0 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-141図 第4.-142図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 51.0 （Ｍ） 床レベル： 51.0 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-143図 第4.-144図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

FA-Ss01(1.2)UD25-8

FA-Ss02(1.2)UD25-8

FA-Ss03(1.2)UD25-8

FA-Ss04(1.2)UD25-8

FA-Ss05(1.2)UD25-8

FA-Ss06(1.2)UD25-8

FA-Ss07(1.2)UD25-8

FA-Ss08(1.2)UD25-8

FA-Ss09(1.2)UD25-8

FA-Ss11(1.2)UD25-8

FA-Ss12(1.2)UD25-8

包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

FA-Ss01(1.2)UD30-8

FA-Ss02(1.2)UD30-8

FA-Ss03(1.2)UD30-8

FA-Ss04(1.2)UD30-8

FA-Ss05(1.2)UD30-8

FA-Ss06(1.2)UD30-8

FA-Ss07(1.2)UD30-8

FA-Ss08(1.2)UD30-8

FA-Ss09(1.2)UD30-8

FA-Ss11(1.2)UD30-8

FA-Ss12(1.2)UD30-8

包絡スペクトル

31608



建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 46.8 （Ｍ） 床レベル： 46.8 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-145図 第4.-146図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

FA-Ss01(1.2)EW05-10

FA-Ss02(1.2)EW05-10

FA-Ss03(1.2)EW05-10

FA-Ss04(1.2)EW05-10

FA-Ss05(1.2)EW05-10

FA-Ss06(1.2)EW05-10

FA-Ss07(1.2)EW05-10

FA-Ss08(1.2)EW05-10

FA-Ss09(1.2)EW05-10

FA-Ss10(1.2)EW05-10

FA-Ss11(1.2)EW05-10

FA-Ss12(1.2)EW05-10

FA-Ss13(1.2)EW05-10

包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

FA-Ss01(1.2)EW10-10

FA-Ss02(1.2)EW10-10

FA-Ss03(1.2)EW10-10

FA-Ss04(1.2)EW10-10

FA-Ss05(1.2)EW10-10

FA-Ss06(1.2)EW10-10

FA-Ss07(1.2)EW10-10

FA-Ss08(1.2)EW10-10

FA-Ss09(1.2)EW10-10

FA-Ss10(1.2)EW10-10

FA-Ss11(1.2)EW10-10

FA-Ss12(1.2)EW10-10

FA-Ss13(1.2)EW10-10

包絡スペクトル

31609



建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 46.8 （Ｍ） 床レベル： 46.8 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-147図 第4.-148図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 46.8 （Ｍ） 床レベル： 46.8 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-149図 第4.-150図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 46.8 （Ｍ） 床レベル： 46.8 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）
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第4.-151図 第4.-152図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 46.8 （Ｍ） 床レベル： 46.8 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）
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第4.-153図 第4.-154図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 46.8 （Ｍ） 床レベル： 46.8 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-155図 第4.-156図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 46.8 （Ｍ） 床レベル： 46.8 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-157図 第4.-158図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 46.8 （Ｍ） 床レベル： 46.8 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-159図 第4.-160図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 46.8 （Ｍ） 床レベル： 46.8 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）
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第4.-161図 第4.-162図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 43.5 （Ｍ） 床レベル： 43.5 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-163図 第4.-164図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 43.5 （Ｍ） 床レベル： 43.5 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）
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第4.-165図 第4.-166図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 43.5 （Ｍ） 床レベル： 43.5 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-167図 第4.-168図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 43.5 （Ｍ） 床レベル： 43.5 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）
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第4.-169図 第4.-170図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 43.5 （Ｍ） 床レベル： 43.5 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）
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第4.-171図 第4.-172図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 43.5 （Ｍ） 床レベル： 43.5 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）
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第4.-173図 第4.-174図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 43.5 （Ｍ） 床レベル： 43.5 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-175図 第4.-176図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 43.5 （Ｍ） 床レベル： 43.5 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-177図 第4.-178図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 43.5 （Ｍ） 床レベル： 43.5 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-179図 第4.-180図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 40.5 （Ｍ） 床レベル： 40.5 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）
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第4.-181図 第4.-182図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 40.5 （Ｍ） 床レベル： 40.5 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）
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第4.-183図 第4.-184図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 40.5 （Ｍ） 床レベル： 40.5 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-185図 第4.-186図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 40.5 （Ｍ） 床レベル： 40.5 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-187図 第4.-188図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 40.5 （Ｍ） 床レベル： 40.5 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-189図 第4.-190図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 40.5 （Ｍ） 床レベル： 40.5 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-191図 第4.-192図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 40.5 （Ｍ） 床レベル： 40.5 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-193図 第4.-194図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 40.5 （Ｍ） 床レベル： 40.5 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-195図 第4.-196図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 40.5 （Ｍ） 床レベル： 40.5 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

〇　〇〇〇〇　JN　〇　A追

第4.-197図 第4.-198図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 38.0 （Ｍ） 床レベル： 38.0 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）
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第4.-199図 第4.-200図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 38.0 （Ｍ） 床レベル： 38.0 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）
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第4.-201図 第4.-202図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： EW 方向： EW
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減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 38.0 （Ｍ） 床レベル： 38.0 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 38.0 （Ｍ） 床レベル： 38.0 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 38.0 （Ｍ） 床レベル： 38.0 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 38.0 （Ｍ） 床レベル： 38.0 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 38.0 （Ｍ） 床レベル： 38.0 （Ｍ）
減衰定数： 1.5 （％） 減衰定数： 2.0 （％）
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設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 38.0 （Ｍ） 床レベル： 38.0 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）
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建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建屋名： 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地震波名： Ss 地震波名： Ss
方向： NS 方向： UD
床レベル： 55.3 （Ｍ） 床レベル： 55.3 （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）
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Ⅳ－5－1 別紙 1-2 

前処理建屋の重大事故用床応答曲線 
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1 

1. 概要 

本資料は，前処理建屋の機器・配管系の耐震設計に用いる地震を要因とする重大事故

等に対する施設に適用する基準地震動Ｓｓ×1.2に基づく最大床応答加速度及び床応答

曲線について示したものである。 

 

2. 応答スペクトル作成位置 

建物・構築物の解析モデルの質点系モデルについては，各質点の応答スペクトルを作

成する。 

 
3. 地震応答解析モデル 

「Ⅳ-1-3-1-1 建物・構築物（屋外重要土木構造物以外）の地震応答計算書作成の基本

方針」に基づき設定した解析モデルとする。 
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2 

4. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線 

地震を要因とする重大事故等に対する施設に適用する基準地震動Ｓｓ×1.2¹⁾に基

づく設計用床応答曲線の図番を第 4-1 表に示す。 

 

5. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の最大床応答加速度 

地震を要因とする重大事故等に対する施設に適用する基準地震動Ｓｓ×1.2¹⁾に基

づく最大床応答加速度を第 5-1 表に示す。 

 

注記 1）：基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した入力地震動を用いる。 
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第 4-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番(その 1) 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ss 1 秒 

前
処
理
建
屋 

1  

水平 

（EW） 

0.5 第 4-1 図 

1.0 第 4-2 図 

2.0 第 4-3 図 

2.5 第 4-4 図 

3.0 第 4-5 図 

4.0 第 4-6 図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4-7 図 

1.0 第 4-8 図 

2.0 第 4-9 図 

2.5 第 4-10 図 

3.0 第 4-11 図 

4.0 第 4-12 図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4-13 図 

1.0 第 4-14 図 

2.0 第 4-15 図 

2.5 第 4-16 図 

3.0 第 4-17 図 

4.0 第 4-18 図 
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第 4-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番(その 2) 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ss 1 秒 

前
処
理
建
屋 

2  

水平 

（EW） 

0.5 第 4-19 図 

1.0 第 4-20 図 

2.0 第 4-21 図 

2.5 第 4-22 図 

3.0 第 4-23 図 

4.0 第 4-24 図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4-25 図 

1.0 第 4-26 図 

2.0 第 4-27 図 

2.5 第 4-28 図 

3.0 第 4-29 図 

4.0 第 4-30 図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4-31 図 

1.0 第 4-32 図 

2.0 第 4-33 図 

2.5 第 4-34 図 

3.0 第 4-35 図 

4.0 第 4-36 図 
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第 4-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番(その 3) 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ss 1 秒 

前
処
理
建
屋 

3  

水平 

（EW） 

0.5 第 4-37 図 

1.0 第 4-38 図 

2.0 第 4-39 図 

2.5 第 4-40 図 

3.0 第 4-41 図 

4.0 第 4-42 図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4-43 図 

1.0 第 4-44 図 

2.0 第 4-45 図 

2.5 第 4-46 図 

3.0 第 4-47 図 

4.0 第 4-48 図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4-49 図 

1.0 第 4-50 図 

2.0 第 4-51 図 

2.5 第 4-52 図 

3.0 第 4-53 図 

4.0 第 4-54 図 
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第 4-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番(その 4) 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ss 1 秒 

前
処
理
建
屋 

4  

水平 

（EW） 

0.5 第 4-55 図 

1.0 第 4-56 図 

2.0 第 4-57 図 

2.5 第 4-58 図 

3.0 第 4-59 図 

4.0 第 4-60 図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4-61 図 

1.0 第 4-62 図 

2.0 第 4-63 図 

2.5 第 4-64 図 

3.0 第 4-65 図 

4.0 第 4-66 図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4-67 図 

1.0 第 4-68 図 

2.0 第 4-69 図 

2.5 第 4-70 図 

3.0 第 4-71 図 

4.0 第 4-72 図 
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第 4-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番(その 5) 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ss 1 秒 

前
処
理
建
屋 

5  

水平 

（EW） 

0.5 第 4-73 図 

1.0 第 4-74 図 

2.0 第 4-75 図 

2.5 第 4-76 図 

3.0 第 4-77 図 

4.0 第 4-78 図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4-79 図 

1.0 第 4-80 図 

2.0 第 4-81 図 

2.5 第 4-82 図 

3.0 第 4-83 図 

4.0 第 4-84 図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4-85 図 

1.0 第 4-86 図 

2.0 第 4-87 図 

2.5 第 4-88 図 

3.0 第 4-89 図 

4.0 第 4-90 図 
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第 4-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番(その 6) 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ss 1 秒 

前
処
理
建
屋 

6  

水平 

（EW） 

0.5 第 4-91 図 

1.0 第 4-92 図 

2.0 第 4-93 図 

2.5 第 4-94 図 

3.0 第 4-95 図 

4.0 第 4-96 図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4-97 図 

1.0 第 4-98 図 

2.0 第 4-99 図 

2.5 第 4-100 図 

3.0 第 4-101 図 

4.0 第 4-102 図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4-103 図 

1.0 第 4-104 図 

2.0 第 4-105 図 

2.5 第 4-106 図 

3.0 第 4-107 図 

4.0 第 4-108 図 
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第 4-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番(その 7) 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ss 1 秒 

前
処
理
建
屋 

7  

水平 

（EW） 

0.5 第 4-109 図 

1.0 第 4-110 図 

2.0 第 4-111 図 

2.5 第 4-112 図 

3.0 第 4-113 図 

4.0 第 4-114 図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4-115 図 

1.0 第 4-116 図 

2.0 第 4-117 図 

2.5 第 4-118 図 

3.0 第 4-119 図 

4.0 第 4-120 図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4-121 図 

1.0 第 4-122 図 

2.0 第 4-123 図 

2.5 第 4-124 図 

3.0 第 4-125 図 

4.0 第 4-126 図 
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第 4-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番(その 8) 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ss 1 秒 

前
処
理
建
屋 

8  

水平 

（EW） 

0.5 第 4-127 図 

1.0 第 4-128 図 

2.0 第 4-129 図 

2.5 第 4-130 図 

3.0 第 4-131 図 

4.0 第 4-132 図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4-133 図 

1.0 第 4-134 図 

2.0 第 4-135 図 

2.5 第 4-136 図 

3.0 第 4-137 図 

4.0 第 4-138 図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4-139 図 

1.0 第 4-140 図 

2.0 第 4-141 図 

2.5 第 4-142 図 

3.0 第 4-143 図 

4.0 第 4-144 図 
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第 4-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番(その 9) 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ss 1 秒 

前
処
理
建
屋 

9  

水平 

（EW） 

0.5 第 4-145 図 

1.0 第 4-146 図 

2.0 第 4-147 図 

2.5 第 4-148 図 

3.0 第 4-149 図 

4.0 第 4-150 図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4-151 図 

1.0 第 4-152 図 

2.0 第 4-153 図 

2.5 第 4-154 図 

3.0 第 4-155 図 

4.0 第 4-156 図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4-157 図 

1.0 第 4-158 図 

2.0 第 4-159 図 

2.5 第 4-160 図 

3.0 第 4-161 図 

4.0 第 4-162 図 
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第 4-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番(その 10) 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ss 1 秒 

前
処
理
建
屋 

10  

水平 

（EW） 

0.5 第 4-163 図 

1.0 第 4-164 図 

2.0 第 4-165 図 

2.5 第 4-166 図 

3.0 第 4-167 図 

4.0 第 4-168 図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4-169 図 

1.0 第 4-170 図 

2.0 第 4-171 図 

2.5 第 4-172 図 

3.0 第 4-173 図 

4.0 第 4-174 図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4-175 図 

1.0 第 4-176 図 

2.0 第 4-177 図 

2.5 第 4-178 図 

3.0 第 4-179 図 

4.0 第 4-180 図 
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第 4-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番(その 11) 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ss 1 秒 

前
処
理
建
屋 

11  

水平 

（EW） 

0.5 第 4-181 図 

1.0 第 4-182 図 

2.0 第 4-183 図 

2.5 第 4-184 図 

3.0 第 4-185 図 

4.0 第 4-186 図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4-187 図 

1.0 第 4-188 図 

2.0 第 4-189 図 

2.5 第 4-190 図 

3.0 第 4-191 図 

4.0 第 4-192 図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4-193 図 

1.0 第 4-194 図 

2.0 第 4-195 図 

2.5 第 4-196 図 

3.0 第 4-197 図 

4.0 第 4-198 図 
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第 5-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の最大床応答加速度 

建物・

構築物 
質点番号 

T.M.S.L

.(m) 

最大床応答加速度（G） 

基準地震動Ｓｓ×1.2 

水平方向 

鉛直方向 

EW 方向 NS 方向 

前
処
理
建
屋 

1 1.31 1.32 0.68 

2 1.15 1.21 0.64 

3 0.97 1.13 0.60 

4 0.94 1.05 0.57 

5 0.86 0.90 0.52 

6 0.75 0.86 0.49 

7 0.70 0.82 0.47 

8 0.69 0.72 0.45 

9 0.82 0.87 0.46 

10 0.73 0.92 0.46 

11 0.77 0.72 0.46 

 

1
4
 

31661



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-1図 第4-2図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW05-1

AA-Ss02(1.2)EW05-1

AA-Ss03(1.2)EW05-1

AA-Ss04(1.2)EW05-1

AA-Ss05(1.2)EW05-1

AA-Ss06(1.2)EW05-1

AA-Ss07(1.2)EW05-1

AA-Ss08(1.2)EW05-1

AA-Ss09(1.2)EW05-1

AA-Ss10(1.2)EW05-1

AA-Ss11(1.2)EW05-1

AA-Ss12(1.2)EW05-1

AA-Ss13(1.2)EW05-1

包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW10-1

AA-Ss02(1.2)EW10-1

AA-Ss03(1.2)EW10-1

AA-Ss04(1.2)EW10-1

AA-Ss05(1.2)EW10-1

AA-Ss06(1.2)EW10-1

AA-Ss07(1.2)EW10-1

AA-Ss08(1.2)EW10-1

AA-Ss09(1.2)EW10-1

AA-Ss10(1.2)EW10-1

AA-Ss11(1.2)EW10-1

AA-Ss12(1.2)EW10-1

AA-Ss13(1.2)EW10-1

包絡スペクトル
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建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-3図 第4-4図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW20-1

AA-Ss02(1.2)EW20-1

AA-Ss03(1.2)EW20-1

AA-Ss04(1.2)EW20-1

AA-Ss05(1.2)EW20-1

AA-Ss06(1.2)EW20-1

AA-Ss07(1.2)EW20-1

AA-Ss08(1.2)EW20-1

AA-Ss09(1.2)EW20-1

AA-Ss10(1.2)EW20-1

AA-Ss11(1.2)EW20-1

AA-Ss12(1.2)EW20-1

AA-Ss13(1.2)EW20-1

包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW25-1

AA-Ss02(1.2)EW25-1

AA-Ss03(1.2)EW25-1

AA-Ss04(1.2)EW25-1

AA-Ss05(1.2)EW25-1

AA-Ss06(1.2)EW25-1

AA-Ss07(1.2)EW25-1

AA-Ss08(1.2)EW25-1

AA-Ss09(1.2)EW25-1

AA-Ss10(1.2)EW25-1

AA-Ss11(1.2)EW25-1

AA-Ss12(1.2)EW25-1

AA-Ss13(1.2)EW25-1

包絡スペクトル
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建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 4.0 （％）

第4-5図 第4-6図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW30-1

AA-Ss02(1.2)EW30-1

AA-Ss03(1.2)EW30-1

AA-Ss04(1.2)EW30-1

AA-Ss05(1.2)EW30-1

AA-Ss06(1.2)EW30-1

AA-Ss07(1.2)EW30-1

AA-Ss08(1.2)EW30-1

AA-Ss09(1.2)EW30-1

AA-Ss10(1.2)EW30-1

AA-Ss11(1.2)EW30-1

AA-Ss12(1.2)EW30-1

AA-Ss13(1.2)EW30-1

包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW40-1

AA-Ss02(1.2)EW40-1

AA-Ss03(1.2)EW40-1

AA-Ss04(1.2)EW40-1

AA-Ss05(1.2)EW40-1

AA-Ss06(1.2)EW40-1

AA-Ss07(1.2)EW40-1

AA-Ss08(1.2)EW40-1

AA-Ss09(1.2)EW40-1

AA-Ss10(1.2)EW40-1

AA-Ss11(1.2)EW40-1

AA-Ss12(1.2)EW40-1

AA-Ss13(1.2)EW40-1

包絡スペクトル

31664



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-7図 第4-8図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2
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固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS05-1

AA-Ss02(1.2)NS05-1

AA-Ss03(1.2)NS05-1

AA-Ss04(1.2)NS05-1

AA-Ss05(1.2)NS05-1

AA-Ss06(1.2)NS05-1

AA-Ss07(1.2)NS05-1

AA-Ss08(1.2)NS05-1

AA-Ss09(1.2)NS05-1

AA-Ss10(1.2)NS05-1

AA-Ss11(1.2)NS05-1

AA-Ss12(1.2)NS05-1

AA-Ss13(1.2)NS05-1
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固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS10-1

AA-Ss02(1.2)NS10-1

AA-Ss03(1.2)NS10-1

AA-Ss04(1.2)NS10-1

AA-Ss05(1.2)NS10-1

AA-Ss06(1.2)NS10-1

AA-Ss07(1.2)NS10-1

AA-Ss08(1.2)NS10-1

AA-Ss09(1.2)NS10-1

AA-Ss10(1.2)NS10-1

AA-Ss11(1.2)NS10-1

AA-Ss12(1.2)NS10-1

AA-Ss13(1.2)NS10-1

包絡スペクトル
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建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-9図 第4-10図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS20-1

AA-Ss02(1.2)NS20-1

AA-Ss03(1.2)NS20-1

AA-Ss04(1.2)NS20-1

AA-Ss05(1.2)NS20-1

AA-Ss06(1.2)NS20-1

AA-Ss07(1.2)NS20-1

AA-Ss08(1.2)NS20-1

AA-Ss09(1.2)NS20-1

AA-Ss10(1.2)NS20-1

AA-Ss11(1.2)NS20-1

AA-Ss12(1.2)NS20-1

AA-Ss13(1.2)NS20-1
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AA-Ss01(1.2)NS25-1

AA-Ss02(1.2)NS25-1

AA-Ss03(1.2)NS25-1

AA-Ss04(1.2)NS25-1

AA-Ss05(1.2)NS25-1

AA-Ss06(1.2)NS25-1

AA-Ss07(1.2)NS25-1

AA-Ss08(1.2)NS25-1

AA-Ss09(1.2)NS25-1

AA-Ss10(1.2)NS25-1

AA-Ss11(1.2)NS25-1

AA-Ss12(1.2)NS25-1

AA-Ss13(1.2)NS25-1

包絡スペクトル
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建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 4.0 （％）

第4-11図 第4-12図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS30-1

AA-Ss02(1.2)NS30-1

AA-Ss03(1.2)NS30-1

AA-Ss04(1.2)NS30-1

AA-Ss05(1.2)NS30-1

AA-Ss06(1.2)NS30-1

AA-Ss07(1.2)NS30-1

AA-Ss08(1.2)NS30-1

AA-Ss09(1.2)NS30-1

AA-Ss10(1.2)NS30-1

AA-Ss11(1.2)NS30-1

AA-Ss12(1.2)NS30-1

AA-Ss13(1.2)NS30-1

包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS40-1

AA-Ss02(1.2)NS40-1

AA-Ss03(1.2)NS40-1

AA-Ss04(1.2)NS40-1

AA-Ss05(1.2)NS40-1

AA-Ss06(1.2)NS40-1

AA-Ss07(1.2)NS40-1

AA-Ss08(1.2)NS40-1

AA-Ss09(1.2)NS40-1

AA-Ss10(1.2)NS40-1

AA-Ss11(1.2)NS40-1

AA-Ss12(1.2)NS40-1

AA-Ss13(1.2)NS40-1

包絡スペクトル
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建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-13図 第4-14図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD05-1

AA-Ss02(1.2)UD05-1

AA-Ss03(1.2)UD05-1

AA-Ss04(1.2)UD05-1

AA-Ss05(1.2)UD05-1

AA-Ss06(1.2)UD05-1

AA-Ss07(1.2)UD05-1

AA-Ss08(1.2)UD05-1

AA-Ss09(1.2)UD05-1

AA-Ss11(1.2)UD05-1

AA-Ss12(1.2)UD05-1
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AA-Ss01(1.2)UD10-1

AA-Ss02(1.2)UD10-1

AA-Ss03(1.2)UD10-1

AA-Ss04(1.2)UD10-1

AA-Ss05(1.2)UD10-1

AA-Ss06(1.2)UD10-1

AA-Ss07(1.2)UD10-1

AA-Ss08(1.2)UD10-1

AA-Ss09(1.2)UD10-1

AA-Ss11(1.2)UD10-1

AA-Ss12(1.2)UD10-1

包絡スペクトル
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建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-15図 第4-16図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD20-1

AA-Ss02(1.2)UD20-1

AA-Ss03(1.2)UD20-1

AA-Ss04(1.2)UD20-1

AA-Ss05(1.2)UD20-1

AA-Ss06(1.2)UD20-1

AA-Ss07(1.2)UD20-1

AA-Ss08(1.2)UD20-1

AA-Ss09(1.2)UD20-1

AA-Ss11(1.2)UD20-1

AA-Ss12(1.2)UD20-1
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固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD25-1

AA-Ss02(1.2)UD25-1

AA-Ss03(1.2)UD25-1

AA-Ss04(1.2)UD25-1

AA-Ss05(1.2)UD25-1

AA-Ss06(1.2)UD25-1

AA-Ss07(1.2)UD25-1

AA-Ss08(1.2)UD25-1

AA-Ss09(1.2)UD25-1

AA-Ss11(1.2)UD25-1

AA-Ss12(1.2)UD25-1

包絡スペクトル
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建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 4.0 （％）

第4-17図 第4-18図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD30-1

AA-Ss02(1.2)UD30-1

AA-Ss03(1.2)UD30-1

AA-Ss04(1.2)UD30-1

AA-Ss05(1.2)UD30-1

AA-Ss06(1.2)UD30-1

AA-Ss07(1.2)UD30-1

AA-Ss08(1.2)UD30-1

AA-Ss09(1.2)UD30-1

AA-Ss11(1.2)UD30-1

AA-Ss12(1.2)UD30-1
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固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD40-1

AA-Ss02(1.2)UD40-1

AA-Ss03(1.2)UD40-1

AA-Ss04(1.2)UD40-1

AA-Ss05(1.2)UD40-1

AA-Ss06(1.2)UD40-1

AA-Ss07(1.2)UD40-1

AA-Ss08(1.2)UD40-1

AA-Ss09(1.2)UD40-1

AA-Ss11(1.2)UD40-1

AA-Ss12(1.2)UD40-1

包絡スペクトル

31670



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-19図 第4-20図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW05-2

AA-Ss02(1.2)EW05-2

AA-Ss03(1.2)EW05-2

AA-Ss04(1.2)EW05-2

AA-Ss05(1.2)EW05-2

AA-Ss06(1.2)EW05-2

AA-Ss07(1.2)EW05-2

AA-Ss08(1.2)EW05-2

AA-Ss09(1.2)EW05-2

AA-Ss10(1.2)EW05-2

AA-Ss11(1.2)EW05-2

AA-Ss12(1.2)EW05-2

AA-Ss13(1.2)EW05-2
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AA-Ss01(1.2)EW10-2

AA-Ss02(1.2)EW10-2

AA-Ss03(1.2)EW10-2

AA-Ss04(1.2)EW10-2

AA-Ss05(1.2)EW10-2

AA-Ss06(1.2)EW10-2

AA-Ss07(1.2)EW10-2

AA-Ss08(1.2)EW10-2

AA-Ss09(1.2)EW10-2

AA-Ss10(1.2)EW10-2

AA-Ss11(1.2)EW10-2

AA-Ss12(1.2)EW10-2

AA-Ss13(1.2)EW10-2

包絡スペクトル
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建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-21図 第4-22図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW20-2

AA-Ss02(1.2)EW20-2

AA-Ss03(1.2)EW20-2

AA-Ss04(1.2)EW20-2

AA-Ss05(1.2)EW20-2

AA-Ss06(1.2)EW20-2

AA-Ss07(1.2)EW20-2

AA-Ss08(1.2)EW20-2

AA-Ss09(1.2)EW20-2

AA-Ss10(1.2)EW20-2

AA-Ss11(1.2)EW20-2

AA-Ss12(1.2)EW20-2

AA-Ss13(1.2)EW20-2
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固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW25-2

AA-Ss02(1.2)EW25-2

AA-Ss03(1.2)EW25-2

AA-Ss04(1.2)EW25-2

AA-Ss05(1.2)EW25-2

AA-Ss06(1.2)EW25-2

AA-Ss07(1.2)EW25-2

AA-Ss08(1.2)EW25-2

AA-Ss09(1.2)EW25-2

AA-Ss10(1.2)EW25-2

AA-Ss11(1.2)EW25-2

AA-Ss12(1.2)EW25-2

AA-Ss13(1.2)EW25-2

包絡スペクトル
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建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 4.0 （％）

第4-23図 第4-24図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW30-2

AA-Ss02(1.2)EW30-2

AA-Ss03(1.2)EW30-2

AA-Ss04(1.2)EW30-2

AA-Ss05(1.2)EW30-2

AA-Ss06(1.2)EW30-2

AA-Ss07(1.2)EW30-2

AA-Ss08(1.2)EW30-2

AA-Ss09(1.2)EW30-2

AA-Ss10(1.2)EW30-2

AA-Ss11(1.2)EW30-2

AA-Ss12(1.2)EW30-2

AA-Ss13(1.2)EW30-2
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AA-Ss02(1.2)EW40-2

AA-Ss03(1.2)EW40-2

AA-Ss04(1.2)EW40-2

AA-Ss05(1.2)EW40-2

AA-Ss06(1.2)EW40-2

AA-Ss07(1.2)EW40-2

AA-Ss08(1.2)EW40-2

AA-Ss09(1.2)EW40-2

AA-Ss10(1.2)EW40-2

AA-Ss11(1.2)EW40-2

AA-Ss12(1.2)EW40-2

AA-Ss13(1.2)EW40-2

包絡スペクトル
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建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-25図 第4-26図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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AA-Ss01(1.2)NS05-2

AA-Ss02(1.2)NS05-2

AA-Ss03(1.2)NS05-2

AA-Ss04(1.2)NS05-2

AA-Ss05(1.2)NS05-2

AA-Ss06(1.2)NS05-2

AA-Ss07(1.2)NS05-2

AA-Ss08(1.2)NS05-2

AA-Ss09(1.2)NS05-2

AA-Ss10(1.2)NS05-2

AA-Ss11(1.2)NS05-2

AA-Ss12(1.2)NS05-2

AA-Ss13(1.2)NS05-2
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AA-Ss01(1.2)NS10-2

AA-Ss02(1.2)NS10-2

AA-Ss03(1.2)NS10-2

AA-Ss04(1.2)NS10-2

AA-Ss05(1.2)NS10-2

AA-Ss06(1.2)NS10-2

AA-Ss07(1.2)NS10-2

AA-Ss08(1.2)NS10-2

AA-Ss09(1.2)NS10-2

AA-Ss10(1.2)NS10-2

AA-Ss11(1.2)NS10-2

AA-Ss12(1.2)NS10-2

AA-Ss13(1.2)NS10-2

包絡スペクトル
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建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-27図 第4-28図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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AA-Ss01(1.2)NS20-2

AA-Ss02(1.2)NS20-2

AA-Ss03(1.2)NS20-2

AA-Ss04(1.2)NS20-2

AA-Ss05(1.2)NS20-2

AA-Ss06(1.2)NS20-2

AA-Ss07(1.2)NS20-2

AA-Ss08(1.2)NS20-2

AA-Ss09(1.2)NS20-2

AA-Ss10(1.2)NS20-2

AA-Ss11(1.2)NS20-2

AA-Ss12(1.2)NS20-2

AA-Ss13(1.2)NS20-2
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AA-Ss11(1.2)NS25-2

AA-Ss12(1.2)NS25-2

AA-Ss13(1.2)NS25-2

包絡スペクトル
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建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 4.0 （％）

第4-29図 第4-30図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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AA-Ss12(1.2)NS40-2

AA-Ss13(1.2)NS40-2

包絡スペクトル
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建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-31図 第4-32図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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AA-Ss05(1.2)UD10-2
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AA-Ss08(1.2)UD10-2

AA-Ss09(1.2)UD10-2

AA-Ss11(1.2)UD10-2

AA-Ss12(1.2)UD10-2

包絡スペクトル
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建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-33図 第4-34図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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AA-Ss03(1.2)UD20-2

AA-Ss04(1.2)UD20-2

AA-Ss05(1.2)UD20-2

AA-Ss06(1.2)UD20-2

AA-Ss07(1.2)UD20-2

AA-Ss08(1.2)UD20-2
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AA-Ss09(1.2)UD25-2

AA-Ss11(1.2)UD25-2

AA-Ss12(1.2)UD25-2

包絡スペクトル
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建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 4.0 （％）

第4-35図 第4-36図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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AA-Ss06(1.2)UD40-2
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包絡スペクトル
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建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-37図 第4-38図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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AA-Ss09(1.2)EW05-3
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AA-Ss11(1.2)EW10-3

AA-Ss12(1.2)EW10-3

AA-Ss13(1.2)EW10-3

包絡スペクトル
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建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-39図 第4-40図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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AA-Ss08(1.2)EW20-3

AA-Ss09(1.2)EW20-3
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包絡スペクトル
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建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 4.0 （％）

第4-41図 第4-42図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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31682



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-43図 第4-44図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-45図 第4-46図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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AA-Ss07(1.2)NS20-3

AA-Ss08(1.2)NS20-3

AA-Ss09(1.2)NS20-3

AA-Ss10(1.2)NS20-3

AA-Ss11(1.2)NS20-3

AA-Ss12(1.2)NS20-3

AA-Ss13(1.2)NS20-3

包絡スペクトル
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応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS25-3

AA-Ss02(1.2)NS25-3

AA-Ss03(1.2)NS25-3

AA-Ss04(1.2)NS25-3

AA-Ss05(1.2)NS25-3

AA-Ss06(1.2)NS25-3

AA-Ss07(1.2)NS25-3

AA-Ss08(1.2)NS25-3

AA-Ss09(1.2)NS25-3

AA-Ss10(1.2)NS25-3

AA-Ss11(1.2)NS25-3

AA-Ss12(1.2)NS25-3

AA-Ss13(1.2)NS25-3

包絡スペクトル

31684



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 4.0 （％）

第4-47図 第4-48図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0.01 0.1 1
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS30-3

AA-Ss02(1.2)NS30-3

AA-Ss03(1.2)NS30-3

AA-Ss04(1.2)NS30-3

AA-Ss05(1.2)NS30-3

AA-Ss06(1.2)NS30-3

AA-Ss07(1.2)NS30-3

AA-Ss08(1.2)NS30-3

AA-Ss09(1.2)NS30-3

AA-Ss10(1.2)NS30-3

AA-Ss11(1.2)NS30-3

AA-Ss12(1.2)NS30-3

AA-Ss13(1.2)NS30-3
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）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS40-3

AA-Ss02(1.2)NS40-3

AA-Ss03(1.2)NS40-3

AA-Ss04(1.2)NS40-3

AA-Ss05(1.2)NS40-3

AA-Ss06(1.2)NS40-3

AA-Ss07(1.2)NS40-3

AA-Ss08(1.2)NS40-3

AA-Ss09(1.2)NS40-3

AA-Ss10(1.2)NS40-3

AA-Ss11(1.2)NS40-3

AA-Ss12(1.2)NS40-3

AA-Ss13(1.2)NS40-3

包絡スペクトル

31685



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-49図 第4-50図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD05-3

AA-Ss02(1.2)UD05-3

AA-Ss03(1.2)UD05-3

AA-Ss04(1.2)UD05-3

AA-Ss05(1.2)UD05-3

AA-Ss06(1.2)UD05-3

AA-Ss07(1.2)UD05-3

AA-Ss08(1.2)UD05-3

AA-Ss09(1.2)UD05-3

AA-Ss11(1.2)UD05-3

AA-Ss12(1.2)UD05-3
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度
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）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD10-3

AA-Ss02(1.2)UD10-3

AA-Ss03(1.2)UD10-3

AA-Ss04(1.2)UD10-3

AA-Ss05(1.2)UD10-3

AA-Ss06(1.2)UD10-3

AA-Ss07(1.2)UD10-3

AA-Ss08(1.2)UD10-3

AA-Ss09(1.2)UD10-3

AA-Ss11(1.2)UD10-3

AA-Ss12(1.2)UD10-3

包絡スペクトル

31686



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-51図 第4-52図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD20-3

AA-Ss02(1.2)UD20-3

AA-Ss03(1.2)UD20-3

AA-Ss04(1.2)UD20-3

AA-Ss05(1.2)UD20-3

AA-Ss06(1.2)UD20-3

AA-Ss07(1.2)UD20-3

AA-Ss08(1.2)UD20-3

AA-Ss09(1.2)UD20-3

AA-Ss11(1.2)UD20-3

AA-Ss12(1.2)UD20-3
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度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD25-3

AA-Ss02(1.2)UD25-3

AA-Ss03(1.2)UD25-3

AA-Ss04(1.2)UD25-3

AA-Ss05(1.2)UD25-3

AA-Ss06(1.2)UD25-3

AA-Ss07(1.2)UD25-3

AA-Ss08(1.2)UD25-3

AA-Ss09(1.2)UD25-3

AA-Ss11(1.2)UD25-3

AA-Ss12(1.2)UD25-3

包絡スペクトル

31687



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 4.0 （％）

第4-53図 第4-54図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD30-3

AA-Ss02(1.2)UD30-3

AA-Ss03(1.2)UD30-3

AA-Ss04(1.2)UD30-3

AA-Ss05(1.2)UD30-3

AA-Ss06(1.2)UD30-3

AA-Ss07(1.2)UD30-3

AA-Ss08(1.2)UD30-3

AA-Ss09(1.2)UD30-3

AA-Ss11(1.2)UD30-3

AA-Ss12(1.2)UD30-3
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度
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Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD40-3

AA-Ss02(1.2)UD40-3

AA-Ss03(1.2)UD40-3

AA-Ss04(1.2)UD40-3

AA-Ss05(1.2)UD40-3

AA-Ss06(1.2)UD40-3

AA-Ss07(1.2)UD40-3

AA-Ss08(1.2)UD40-3

AA-Ss09(1.2)UD40-3

AA-Ss11(1.2)UD40-3

AA-Ss12(1.2)UD40-3

包絡スペクトル

31688



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-55図 第4-56図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW05-4

AA-Ss02(1.2)EW05-4

AA-Ss03(1.2)EW05-4

AA-Ss04(1.2)EW05-4

AA-Ss05(1.2)EW05-4

AA-Ss06(1.2)EW05-4

AA-Ss07(1.2)EW05-4

AA-Ss08(1.2)EW05-4

AA-Ss09(1.2)EW05-4

AA-Ss10(1.2)EW05-4

AA-Ss11(1.2)EW05-4

AA-Ss12(1.2)EW05-4

AA-Ss13(1.2)EW05-4
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW10-4

AA-Ss02(1.2)EW10-4

AA-Ss03(1.2)EW10-4

AA-Ss04(1.2)EW10-4

AA-Ss05(1.2)EW10-4

AA-Ss06(1.2)EW10-4

AA-Ss07(1.2)EW10-4

AA-Ss08(1.2)EW10-4

AA-Ss09(1.2)EW10-4

AA-Ss10(1.2)EW10-4

AA-Ss11(1.2)EW10-4

AA-Ss12(1.2)EW10-4

AA-Ss13(1.2)EW10-4

包絡スペクトル

31689



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-57図 第4-58図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW20-4

AA-Ss02(1.2)EW20-4

AA-Ss03(1.2)EW20-4

AA-Ss04(1.2)EW20-4

AA-Ss05(1.2)EW20-4

AA-Ss06(1.2)EW20-4

AA-Ss07(1.2)EW20-4

AA-Ss08(1.2)EW20-4

AA-Ss09(1.2)EW20-4

AA-Ss10(1.2)EW20-4

AA-Ss11(1.2)EW20-4

AA-Ss12(1.2)EW20-4

AA-Ss13(1.2)EW20-4
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW25-4

AA-Ss02(1.2)EW25-4

AA-Ss03(1.2)EW25-4

AA-Ss04(1.2)EW25-4

AA-Ss05(1.2)EW25-4

AA-Ss06(1.2)EW25-4

AA-Ss07(1.2)EW25-4

AA-Ss08(1.2)EW25-4

AA-Ss09(1.2)EW25-4

AA-Ss10(1.2)EW25-4

AA-Ss11(1.2)EW25-4

AA-Ss12(1.2)EW25-4

AA-Ss13(1.2)EW25-4

包絡スペクトル

31690



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 4.0 （％）

第4-59図 第4-60図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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度
（
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）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW30-4

AA-Ss02(1.2)EW30-4

AA-Ss03(1.2)EW30-4

AA-Ss04(1.2)EW30-4

AA-Ss05(1.2)EW30-4

AA-Ss06(1.2)EW30-4

AA-Ss07(1.2)EW30-4

AA-Ss08(1.2)EW30-4

AA-Ss09(1.2)EW30-4

AA-Ss10(1.2)EW30-4

AA-Ss11(1.2)EW30-4

AA-Ss12(1.2)EW30-4

AA-Ss13(1.2)EW30-4
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度
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）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW40-4

AA-Ss02(1.2)EW40-4

AA-Ss03(1.2)EW40-4

AA-Ss04(1.2)EW40-4

AA-Ss05(1.2)EW40-4

AA-Ss06(1.2)EW40-4

AA-Ss07(1.2)EW40-4

AA-Ss08(1.2)EW40-4

AA-Ss09(1.2)EW40-4

AA-Ss10(1.2)EW40-4

AA-Ss11(1.2)EW40-4

AA-Ss12(1.2)EW40-4

AA-Ss13(1.2)EW40-4

包絡スペクトル

31691



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-61図 第4-62図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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度
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）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS05-4

AA-Ss02(1.2)NS05-4

AA-Ss03(1.2)NS05-4

AA-Ss04(1.2)NS05-4

AA-Ss05(1.2)NS05-4

AA-Ss06(1.2)NS05-4

AA-Ss07(1.2)NS05-4

AA-Ss08(1.2)NS05-4

AA-Ss09(1.2)NS05-4

AA-Ss10(1.2)NS05-4

AA-Ss11(1.2)NS05-4

AA-Ss12(1.2)NS05-4

AA-Ss13(1.2)NS05-4
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固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS10-4

AA-Ss02(1.2)NS10-4

AA-Ss03(1.2)NS10-4

AA-Ss04(1.2)NS10-4

AA-Ss05(1.2)NS10-4

AA-Ss06(1.2)NS10-4

AA-Ss07(1.2)NS10-4

AA-Ss08(1.2)NS10-4

AA-Ss09(1.2)NS10-4

AA-Ss10(1.2)NS10-4

AA-Ss11(1.2)NS10-4

AA-Ss12(1.2)NS10-4

AA-Ss13(1.2)NS10-4

包絡スペクトル

31692



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-63図 第4-64図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS20-4

AA-Ss02(1.2)NS20-4

AA-Ss03(1.2)NS20-4

AA-Ss04(1.2)NS20-4

AA-Ss05(1.2)NS20-4

AA-Ss06(1.2)NS20-4

AA-Ss07(1.2)NS20-4

AA-Ss08(1.2)NS20-4

AA-Ss09(1.2)NS20-4

AA-Ss10(1.2)NS20-4

AA-Ss11(1.2)NS20-4

AA-Ss12(1.2)NS20-4

AA-Ss13(1.2)NS20-4
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固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS25-4

AA-Ss02(1.2)NS25-4

AA-Ss03(1.2)NS25-4

AA-Ss04(1.2)NS25-4

AA-Ss05(1.2)NS25-4

AA-Ss06(1.2)NS25-4

AA-Ss07(1.2)NS25-4

AA-Ss08(1.2)NS25-4

AA-Ss09(1.2)NS25-4

AA-Ss10(1.2)NS25-4

AA-Ss11(1.2)NS25-4

AA-Ss12(1.2)NS25-4

AA-Ss13(1.2)NS25-4

包絡スペクトル

31693



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 4.0 （％）

第4-65図 第4-66図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS30-4

AA-Ss02(1.2)NS30-4

AA-Ss03(1.2)NS30-4

AA-Ss04(1.2)NS30-4

AA-Ss05(1.2)NS30-4

AA-Ss06(1.2)NS30-4

AA-Ss07(1.2)NS30-4

AA-Ss08(1.2)NS30-4

AA-Ss09(1.2)NS30-4

AA-Ss10(1.2)NS30-4

AA-Ss11(1.2)NS30-4

AA-Ss12(1.2)NS30-4

AA-Ss13(1.2)NS30-4

包絡スペクトル
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答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS40-4

AA-Ss02(1.2)NS40-4

AA-Ss03(1.2)NS40-4

AA-Ss04(1.2)NS40-4

AA-Ss05(1.2)NS40-4

AA-Ss06(1.2)NS40-4

AA-Ss07(1.2)NS40-4

AA-Ss08(1.2)NS40-4

AA-Ss09(1.2)NS40-4

AA-Ss10(1.2)NS40-4

AA-Ss11(1.2)NS40-4

AA-Ss12(1.2)NS40-4

AA-Ss13(1.2)NS40-4

包絡スペクトル

31694



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-67図 第4-68図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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答
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD05-4

AA-Ss02(1.2)UD05-4

AA-Ss03(1.2)UD05-4

AA-Ss04(1.2)UD05-4

AA-Ss05(1.2)UD05-4

AA-Ss06(1.2)UD05-4

AA-Ss07(1.2)UD05-4

AA-Ss08(1.2)UD05-4

AA-Ss09(1.2)UD05-4

AA-Ss11(1.2)UD05-4

AA-Ss12(1.2)UD05-4

包絡スペクトル
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD10-4

AA-Ss02(1.2)UD10-4

AA-Ss03(1.2)UD10-4

AA-Ss04(1.2)UD10-4

AA-Ss05(1.2)UD10-4

AA-Ss06(1.2)UD10-4

AA-Ss07(1.2)UD10-4

AA-Ss08(1.2)UD10-4

AA-Ss09(1.2)UD10-4

AA-Ss11(1.2)UD10-4

AA-Ss12(1.2)UD10-4

包絡スペクトル

31695



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-69図 第4-70図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD20-4

AA-Ss02(1.2)UD20-4

AA-Ss03(1.2)UD20-4

AA-Ss04(1.2)UD20-4

AA-Ss05(1.2)UD20-4

AA-Ss06(1.2)UD20-4

AA-Ss07(1.2)UD20-4

AA-Ss08(1.2)UD20-4

AA-Ss09(1.2)UD20-4

AA-Ss11(1.2)UD20-4

AA-Ss12(1.2)UD20-4

包絡スペクトル
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答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD25-4

AA-Ss02(1.2)UD25-4

AA-Ss03(1.2)UD25-4

AA-Ss04(1.2)UD25-4

AA-Ss05(1.2)UD25-4

AA-Ss06(1.2)UD25-4

AA-Ss07(1.2)UD25-4

AA-Ss08(1.2)UD25-4

AA-Ss09(1.2)UD25-4

AA-Ss11(1.2)UD25-4

AA-Ss12(1.2)UD25-4

包絡スペクトル

31696



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 4.0 （％）

第4-71図 第4-72図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD30-4

AA-Ss02(1.2)UD30-4

AA-Ss03(1.2)UD30-4

AA-Ss04(1.2)UD30-4

AA-Ss05(1.2)UD30-4

AA-Ss06(1.2)UD30-4

AA-Ss07(1.2)UD30-4

AA-Ss08(1.2)UD30-4

AA-Ss09(1.2)UD30-4

AA-Ss11(1.2)UD30-4

AA-Ss12(1.2)UD30-4
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD40-4

AA-Ss02(1.2)UD40-4

AA-Ss03(1.2)UD40-4

AA-Ss04(1.2)UD40-4

AA-Ss05(1.2)UD40-4

AA-Ss06(1.2)UD40-4

AA-Ss07(1.2)UD40-4

AA-Ss08(1.2)UD40-4

AA-Ss09(1.2)UD40-4

AA-Ss11(1.2)UD40-4

AA-Ss12(1.2)UD40-4

包絡スペクトル

31697



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-73図 第4-74図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW05-5

AA-Ss02(1.2)EW05-5

AA-Ss03(1.2)EW05-5

AA-Ss04(1.2)EW05-5

AA-Ss05(1.2)EW05-5

AA-Ss06(1.2)EW05-5

AA-Ss07(1.2)EW05-5

AA-Ss08(1.2)EW05-5

AA-Ss09(1.2)EW05-5

AA-Ss10(1.2)EW05-5

AA-Ss11(1.2)EW05-5

AA-Ss12(1.2)EW05-5

AA-Ss13(1.2)EW05-5
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW10-5

AA-Ss02(1.2)EW10-5

AA-Ss03(1.2)EW10-5

AA-Ss04(1.2)EW10-5

AA-Ss05(1.2)EW10-5

AA-Ss06(1.2)EW10-5

AA-Ss07(1.2)EW10-5

AA-Ss08(1.2)EW10-5

AA-Ss09(1.2)EW10-5

AA-Ss10(1.2)EW10-5

AA-Ss11(1.2)EW10-5

AA-Ss12(1.2)EW10-5

AA-Ss13(1.2)EW10-5

包絡スペクトル

31698



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-75図 第4-76図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW20-5

AA-Ss02(1.2)EW20-5

AA-Ss03(1.2)EW20-5

AA-Ss04(1.2)EW20-5

AA-Ss05(1.2)EW20-5

AA-Ss06(1.2)EW20-5

AA-Ss07(1.2)EW20-5

AA-Ss08(1.2)EW20-5

AA-Ss09(1.2)EW20-5

AA-Ss10(1.2)EW20-5

AA-Ss11(1.2)EW20-5

AA-Ss12(1.2)EW20-5

AA-Ss13(1.2)EW20-5

包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW25-5

AA-Ss02(1.2)EW25-5

AA-Ss03(1.2)EW25-5

AA-Ss04(1.2)EW25-5

AA-Ss05(1.2)EW25-5

AA-Ss06(1.2)EW25-5

AA-Ss07(1.2)EW25-5

AA-Ss08(1.2)EW25-5

AA-Ss09(1.2)EW25-5

AA-Ss10(1.2)EW25-5

AA-Ss11(1.2)EW25-5

AA-Ss12(1.2)EW25-5

AA-Ss13(1.2)EW25-5

包絡スペクトル

31699



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 4.0 （％）

第4-77図 第4-78図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW30-5

AA-Ss02(1.2)EW30-5

AA-Ss03(1.2)EW30-5

AA-Ss04(1.2)EW30-5

AA-Ss05(1.2)EW30-5

AA-Ss06(1.2)EW30-5

AA-Ss07(1.2)EW30-5

AA-Ss08(1.2)EW30-5

AA-Ss09(1.2)EW30-5

AA-Ss10(1.2)EW30-5

AA-Ss11(1.2)EW30-5

AA-Ss12(1.2)EW30-5

AA-Ss13(1.2)EW30-5
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW40-5

AA-Ss02(1.2)EW40-5

AA-Ss03(1.2)EW40-5

AA-Ss04(1.2)EW40-5

AA-Ss05(1.2)EW40-5

AA-Ss06(1.2)EW40-5

AA-Ss07(1.2)EW40-5

AA-Ss08(1.2)EW40-5

AA-Ss09(1.2)EW40-5

AA-Ss10(1.2)EW40-5

AA-Ss11(1.2)EW40-5

AA-Ss12(1.2)EW40-5

AA-Ss13(1.2)EW40-5

包絡スペクトル

31700



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-79図 第4-80図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS05-5

AA-Ss02(1.2)NS05-5

AA-Ss03(1.2)NS05-5

AA-Ss04(1.2)NS05-5

AA-Ss05(1.2)NS05-5

AA-Ss06(1.2)NS05-5

AA-Ss07(1.2)NS05-5

AA-Ss08(1.2)NS05-5

AA-Ss09(1.2)NS05-5

AA-Ss10(1.2)NS05-5

AA-Ss11(1.2)NS05-5

AA-Ss12(1.2)NS05-5

AA-Ss13(1.2)NS05-5
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度
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Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS10-5

AA-Ss02(1.2)NS10-5

AA-Ss03(1.2)NS10-5

AA-Ss04(1.2)NS10-5

AA-Ss05(1.2)NS10-5

AA-Ss06(1.2)NS10-5

AA-Ss07(1.2)NS10-5

AA-Ss08(1.2)NS10-5

AA-Ss09(1.2)NS10-5

AA-Ss10(1.2)NS10-5

AA-Ss11(1.2)NS10-5

AA-Ss12(1.2)NS10-5

AA-Ss13(1.2)NS10-5

包絡スペクトル

31701



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-81図 第4-82図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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度
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Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS20-5

AA-Ss02(1.2)NS20-5

AA-Ss03(1.2)NS20-5

AA-Ss04(1.2)NS20-5

AA-Ss05(1.2)NS20-5

AA-Ss06(1.2)NS20-5

AA-Ss07(1.2)NS20-5

AA-Ss08(1.2)NS20-5

AA-Ss09(1.2)NS20-5

AA-Ss10(1.2)NS20-5

AA-Ss11(1.2)NS20-5

AA-Ss12(1.2)NS20-5

AA-Ss13(1.2)NS20-5
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度
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）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS25-5

AA-Ss02(1.2)NS25-5

AA-Ss03(1.2)NS25-5

AA-Ss04(1.2)NS25-5

AA-Ss05(1.2)NS25-5

AA-Ss06(1.2)NS25-5

AA-Ss07(1.2)NS25-5

AA-Ss08(1.2)NS25-5

AA-Ss09(1.2)NS25-5

AA-Ss10(1.2)NS25-5

AA-Ss11(1.2)NS25-5

AA-Ss12(1.2)NS25-5

AA-Ss13(1.2)NS25-5

包絡スペクトル

31702



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 4.0 （％）

第4-83図 第4-84図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS30-5

AA-Ss02(1.2)NS30-5

AA-Ss03(1.2)NS30-5

AA-Ss04(1.2)NS30-5

AA-Ss05(1.2)NS30-5

AA-Ss06(1.2)NS30-5

AA-Ss07(1.2)NS30-5

AA-Ss08(1.2)NS30-5

AA-Ss09(1.2)NS30-5

AA-Ss10(1.2)NS30-5

AA-Ss11(1.2)NS30-5

AA-Ss12(1.2)NS30-5

AA-Ss13(1.2)NS30-5
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）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS40-5

AA-Ss02(1.2)NS40-5

AA-Ss03(1.2)NS40-5

AA-Ss04(1.2)NS40-5

AA-Ss05(1.2)NS40-5

AA-Ss06(1.2)NS40-5

AA-Ss07(1.2)NS40-5

AA-Ss08(1.2)NS40-5

AA-Ss09(1.2)NS40-5

AA-Ss10(1.2)NS40-5

AA-Ss11(1.2)NS40-5

AA-Ss12(1.2)NS40-5

AA-Ss13(1.2)NS40-5

包絡スペクトル

31703



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-85図 第4-86図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD05-5

AA-Ss02(1.2)UD05-5

AA-Ss03(1.2)UD05-5

AA-Ss04(1.2)UD05-5

AA-Ss05(1.2)UD05-5

AA-Ss06(1.2)UD05-5

AA-Ss07(1.2)UD05-5

AA-Ss08(1.2)UD05-5

AA-Ss09(1.2)UD05-5

AA-Ss11(1.2)UD05-5

AA-Ss12(1.2)UD05-5

包絡スペクトル
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答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD10-5

AA-Ss02(1.2)UD10-5

AA-Ss03(1.2)UD10-5

AA-Ss04(1.2)UD10-5

AA-Ss05(1.2)UD10-5

AA-Ss06(1.2)UD10-5

AA-Ss07(1.2)UD10-5

AA-Ss08(1.2)UD10-5

AA-Ss09(1.2)UD10-5

AA-Ss11(1.2)UD10-5

AA-Ss12(1.2)UD10-5

包絡スペクトル

31704



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-87図 第4-88図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD20-5

AA-Ss02(1.2)UD20-5

AA-Ss03(1.2)UD20-5

AA-Ss04(1.2)UD20-5

AA-Ss05(1.2)UD20-5

AA-Ss06(1.2)UD20-5

AA-Ss07(1.2)UD20-5

AA-Ss08(1.2)UD20-5

AA-Ss09(1.2)UD20-5

AA-Ss11(1.2)UD20-5

AA-Ss12(1.2)UD20-5

包絡スペクトル
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD25-5

AA-Ss02(1.2)UD25-5

AA-Ss03(1.2)UD25-5

AA-Ss04(1.2)UD25-5

AA-Ss05(1.2)UD25-5

AA-Ss06(1.2)UD25-5

AA-Ss07(1.2)UD25-5

AA-Ss08(1.2)UD25-5

AA-Ss09(1.2)UD25-5

AA-Ss11(1.2)UD25-5

AA-Ss12(1.2)UD25-5

包絡スペクトル

31705



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 4.0 （％）

第4-89図 第4-90図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD30-5

AA-Ss02(1.2)UD30-5

AA-Ss03(1.2)UD30-5

AA-Ss04(1.2)UD30-5

AA-Ss05(1.2)UD30-5

AA-Ss06(1.2)UD30-5

AA-Ss07(1.2)UD30-5

AA-Ss08(1.2)UD30-5

AA-Ss09(1.2)UD30-5

AA-Ss11(1.2)UD30-5

AA-Ss12(1.2)UD30-5

包絡スペクトル
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD40-5

AA-Ss02(1.2)UD40-5

AA-Ss03(1.2)UD40-5

AA-Ss04(1.2)UD40-5

AA-Ss05(1.2)UD40-5

AA-Ss06(1.2)UD40-5

AA-Ss07(1.2)UD40-5

AA-Ss08(1.2)UD40-5

AA-Ss09(1.2)UD40-5

AA-Ss11(1.2)UD40-5

AA-Ss12(1.2)UD40-5

包絡スペクトル

31706



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-91図 第4-92図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW05-6

AA-Ss02(1.2)EW05-6

AA-Ss03(1.2)EW05-6

AA-Ss04(1.2)EW05-6

AA-Ss05(1.2)EW05-6

AA-Ss06(1.2)EW05-6

AA-Ss07(1.2)EW05-6

AA-Ss08(1.2)EW05-6

AA-Ss09(1.2)EW05-6

AA-Ss10(1.2)EW05-6

AA-Ss11(1.2)EW05-6

AA-Ss12(1.2)EW05-6

AA-Ss13(1.2)EW05-6

包絡スペクトル
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応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW10-6

AA-Ss02(1.2)EW10-6

AA-Ss03(1.2)EW10-6

AA-Ss04(1.2)EW10-6

AA-Ss05(1.2)EW10-6

AA-Ss06(1.2)EW10-6

AA-Ss07(1.2)EW10-6

AA-Ss08(1.2)EW10-6

AA-Ss09(1.2)EW10-6

AA-Ss10(1.2)EW10-6

AA-Ss11(1.2)EW10-6

AA-Ss12(1.2)EW10-6

AA-Ss13(1.2)EW10-6

包絡スペクトル

31707



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-93図 第4-94図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW20-6

AA-Ss02(1.2)EW20-6

AA-Ss03(1.2)EW20-6

AA-Ss04(1.2)EW20-6

AA-Ss05(1.2)EW20-6

AA-Ss06(1.2)EW20-6

AA-Ss07(1.2)EW20-6

AA-Ss08(1.2)EW20-6

AA-Ss09(1.2)EW20-6

AA-Ss10(1.2)EW20-6

AA-Ss11(1.2)EW20-6

AA-Ss12(1.2)EW20-6

AA-Ss13(1.2)EW20-6

包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0.01 0.1 1
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW25-6

AA-Ss02(1.2)EW25-6

AA-Ss03(1.2)EW25-6

AA-Ss04(1.2)EW25-6

AA-Ss05(1.2)EW25-6

AA-Ss06(1.2)EW25-6

AA-Ss07(1.2)EW25-6

AA-Ss08(1.2)EW25-6

AA-Ss09(1.2)EW25-6

AA-Ss10(1.2)EW25-6

AA-Ss11(1.2)EW25-6

AA-Ss12(1.2)EW25-6

AA-Ss13(1.2)EW25-6

包絡スペクトル

31708



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 4.0 （％）

第4-95図 第4-96図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW30-6

AA-Ss02(1.2)EW30-6

AA-Ss03(1.2)EW30-6

AA-Ss04(1.2)EW30-6

AA-Ss05(1.2)EW30-6

AA-Ss06(1.2)EW30-6

AA-Ss07(1.2)EW30-6

AA-Ss08(1.2)EW30-6

AA-Ss09(1.2)EW30-6

AA-Ss10(1.2)EW30-6

AA-Ss11(1.2)EW30-6

AA-Ss12(1.2)EW30-6

AA-Ss13(1.2)EW30-6

包絡スペクトル
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW40-6

AA-Ss02(1.2)EW40-6

AA-Ss03(1.2)EW40-6

AA-Ss04(1.2)EW40-6

AA-Ss05(1.2)EW40-6

AA-Ss06(1.2)EW40-6

AA-Ss07(1.2)EW40-6

AA-Ss08(1.2)EW40-6

AA-Ss09(1.2)EW40-6

AA-Ss10(1.2)EW40-6

AA-Ss11(1.2)EW40-6

AA-Ss12(1.2)EW40-6

AA-Ss13(1.2)EW40-6

包絡スペクトル

31709



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-97図 第4-98図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS05-6

AA-Ss02(1.2)NS05-6

AA-Ss03(1.2)NS05-6

AA-Ss04(1.2)NS05-6

AA-Ss05(1.2)NS05-6

AA-Ss06(1.2)NS05-6

AA-Ss07(1.2)NS05-6

AA-Ss08(1.2)NS05-6

AA-Ss09(1.2)NS05-6

AA-Ss10(1.2)NS05-6

AA-Ss11(1.2)NS05-6

AA-Ss12(1.2)NS05-6

AA-Ss13(1.2)NS05-6

包絡スペクトル
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応
答
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS10-6

AA-Ss02(1.2)NS10-6

AA-Ss03(1.2)NS10-6

AA-Ss04(1.2)NS10-6

AA-Ss05(1.2)NS10-6

AA-Ss06(1.2)NS10-6

AA-Ss07(1.2)NS10-6

AA-Ss08(1.2)NS10-6

AA-Ss09(1.2)NS10-6

AA-Ss10(1.2)NS10-6

AA-Ss11(1.2)NS10-6

AA-Ss12(1.2)NS10-6

AA-Ss13(1.2)NS10-6

包絡スペクトル

31710



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-99図 第4-100図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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応
答
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS20-6

AA-Ss02(1.2)NS20-6

AA-Ss03(1.2)NS20-6

AA-Ss04(1.2)NS20-6

AA-Ss05(1.2)NS20-6

AA-Ss06(1.2)NS20-6

AA-Ss07(1.2)NS20-6

AA-Ss08(1.2)NS20-6

AA-Ss09(1.2)NS20-6

AA-Ss10(1.2)NS20-6

AA-Ss11(1.2)NS20-6

AA-Ss12(1.2)NS20-6

AA-Ss13(1.2)NS20-6

包絡スペクトル
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応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS25-6

AA-Ss02(1.2)NS25-6

AA-Ss03(1.2)NS25-6

AA-Ss04(1.2)NS25-6

AA-Ss05(1.2)NS25-6

AA-Ss06(1.2)NS25-6

AA-Ss07(1.2)NS25-6

AA-Ss08(1.2)NS25-6

AA-Ss09(1.2)NS25-6

AA-Ss10(1.2)NS25-6

AA-Ss11(1.2)NS25-6

AA-Ss12(1.2)NS25-6

AA-Ss13(1.2)NS25-6

包絡スペクトル

31711



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 4.0 （％）

第4-101図 第4-102図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS30-6

AA-Ss02(1.2)NS30-6

AA-Ss03(1.2)NS30-6

AA-Ss04(1.2)NS30-6

AA-Ss05(1.2)NS30-6

AA-Ss06(1.2)NS30-6

AA-Ss07(1.2)NS30-6

AA-Ss08(1.2)NS30-6

AA-Ss09(1.2)NS30-6

AA-Ss10(1.2)NS30-6

AA-Ss11(1.2)NS30-6

AA-Ss12(1.2)NS30-6

AA-Ss13(1.2)NS30-6

包絡スペクトル
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0.01 0.1 1

応
答
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS40-6

AA-Ss02(1.2)NS40-6

AA-Ss03(1.2)NS40-6

AA-Ss04(1.2)NS40-6

AA-Ss05(1.2)NS40-6

AA-Ss06(1.2)NS40-6

AA-Ss07(1.2)NS40-6

AA-Ss08(1.2)NS40-6

AA-Ss09(1.2)NS40-6

AA-Ss10(1.2)NS40-6

AA-Ss11(1.2)NS40-6

AA-Ss12(1.2)NS40-6

AA-Ss13(1.2)NS40-6

包絡スペクトル

31712



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-103図 第4-104図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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答
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD05-6

AA-Ss02(1.2)UD05-6

AA-Ss03(1.2)UD05-6

AA-Ss04(1.2)UD05-6

AA-Ss05(1.2)UD05-6

AA-Ss06(1.2)UD05-6

AA-Ss07(1.2)UD05-6

AA-Ss08(1.2)UD05-6

AA-Ss09(1.2)UD05-6

AA-Ss11(1.2)UD05-6

AA-Ss12(1.2)UD05-6

包絡スペクトル
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD10-6

AA-Ss02(1.2)UD10-6

AA-Ss03(1.2)UD10-6

AA-Ss04(1.2)UD10-6

AA-Ss05(1.2)UD10-6

AA-Ss06(1.2)UD10-6

AA-Ss07(1.2)UD10-6

AA-Ss08(1.2)UD10-6

AA-Ss09(1.2)UD10-6

AA-Ss11(1.2)UD10-6

AA-Ss12(1.2)UD10-6

包絡スペクトル

31713



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-105図 第4-106図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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23

0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD20-6

AA-Ss02(1.2)UD20-6

AA-Ss03(1.2)UD20-6

AA-Ss04(1.2)UD20-6

AA-Ss05(1.2)UD20-6

AA-Ss06(1.2)UD20-6

AA-Ss07(1.2)UD20-6

AA-Ss08(1.2)UD20-6

AA-Ss09(1.2)UD20-6

AA-Ss11(1.2)UD20-6

AA-Ss12(1.2)UD20-6

包絡スペクトル
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD25-6

AA-Ss02(1.2)UD25-6

AA-Ss03(1.2)UD25-6

AA-Ss04(1.2)UD25-6

AA-Ss05(1.2)UD25-6

AA-Ss06(1.2)UD25-6

AA-Ss07(1.2)UD25-6

AA-Ss08(1.2)UD25-6

AA-Ss09(1.2)UD25-6

AA-Ss11(1.2)UD25-6

AA-Ss12(1.2)UD25-6

包絡スペクトル

31714



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 4.0 （％）

第4-107図 第4-108図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD30-6

AA-Ss02(1.2)UD30-6

AA-Ss03(1.2)UD30-6

AA-Ss04(1.2)UD30-6

AA-Ss05(1.2)UD30-6

AA-Ss06(1.2)UD30-6

AA-Ss07(1.2)UD30-6

AA-Ss08(1.2)UD30-6

AA-Ss09(1.2)UD30-6

AA-Ss11(1.2)UD30-6

AA-Ss12(1.2)UD30-6

包絡スペクトル
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD40-6

AA-Ss02(1.2)UD40-6

AA-Ss03(1.2)UD40-6

AA-Ss04(1.2)UD40-6

AA-Ss05(1.2)UD40-6

AA-Ss06(1.2)UD40-6

AA-Ss07(1.2)UD40-6

AA-Ss08(1.2)UD40-6

AA-Ss09(1.2)UD40-6

AA-Ss11(1.2)UD40-6

AA-Ss12(1.2)UD40-6

包絡スペクトル

31715



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-109図 第4-110図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW05-7

AA-Ss02(1.2)EW05-7

AA-Ss03(1.2)EW05-7

AA-Ss04(1.2)EW05-7

AA-Ss05(1.2)EW05-7

AA-Ss06(1.2)EW05-7

AA-Ss07(1.2)EW05-7

AA-Ss08(1.2)EW05-7

AA-Ss09(1.2)EW05-7

AA-Ss10(1.2)EW05-7

AA-Ss11(1.2)EW05-7

AA-Ss12(1.2)EW05-7

AA-Ss13(1.2)EW05-7

包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW10-7

AA-Ss02(1.2)EW10-7

AA-Ss03(1.2)EW10-7

AA-Ss04(1.2)EW10-7

AA-Ss05(1.2)EW10-7

AA-Ss06(1.2)EW10-7

AA-Ss07(1.2)EW10-7

AA-Ss08(1.2)EW10-7

AA-Ss09(1.2)EW10-7

AA-Ss10(1.2)EW10-7

AA-Ss11(1.2)EW10-7

AA-Ss12(1.2)EW10-7

AA-Ss13(1.2)EW10-7

包絡スペクトル

31716



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-111図 第4-112図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW20-7

AA-Ss02(1.2)EW20-7

AA-Ss03(1.2)EW20-7

AA-Ss04(1.2)EW20-7

AA-Ss05(1.2)EW20-7

AA-Ss06(1.2)EW20-7

AA-Ss07(1.2)EW20-7

AA-Ss08(1.2)EW20-7

AA-Ss09(1.2)EW20-7

AA-Ss10(1.2)EW20-7

AA-Ss11(1.2)EW20-7

AA-Ss12(1.2)EW20-7

AA-Ss13(1.2)EW20-7

包絡スペクトル
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応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW25-7

AA-Ss02(1.2)EW25-7

AA-Ss03(1.2)EW25-7

AA-Ss04(1.2)EW25-7

AA-Ss05(1.2)EW25-7

AA-Ss06(1.2)EW25-7

AA-Ss07(1.2)EW25-7

AA-Ss08(1.2)EW25-7

AA-Ss09(1.2)EW25-7

AA-Ss10(1.2)EW25-7

AA-Ss11(1.2)EW25-7

AA-Ss12(1.2)EW25-7

AA-Ss13(1.2)EW25-7

包絡スペクトル

31717



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 4.0 （％）

第4-113図 第4-114図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW30-7

AA-Ss02(1.2)EW30-7

AA-Ss03(1.2)EW30-7

AA-Ss04(1.2)EW30-7

AA-Ss05(1.2)EW30-7

AA-Ss06(1.2)EW30-7

AA-Ss07(1.2)EW30-7

AA-Ss08(1.2)EW30-7

AA-Ss09(1.2)EW30-7

AA-Ss10(1.2)EW30-7

AA-Ss11(1.2)EW30-7

AA-Ss12(1.2)EW30-7

AA-Ss13(1.2)EW30-7

包絡スペクトル
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応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW40-7

AA-Ss02(1.2)EW40-7

AA-Ss03(1.2)EW40-7

AA-Ss04(1.2)EW40-7

AA-Ss05(1.2)EW40-7

AA-Ss06(1.2)EW40-7

AA-Ss07(1.2)EW40-7

AA-Ss08(1.2)EW40-7

AA-Ss09(1.2)EW40-7

AA-Ss10(1.2)EW40-7

AA-Ss11(1.2)EW40-7

AA-Ss12(1.2)EW40-7

AA-Ss13(1.2)EW40-7

包絡スペクトル

31718



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-115図 第4-116図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS05-7

AA-Ss02(1.2)NS05-7

AA-Ss03(1.2)NS05-7

AA-Ss04(1.2)NS05-7

AA-Ss05(1.2)NS05-7

AA-Ss06(1.2)NS05-7

AA-Ss07(1.2)NS05-7

AA-Ss08(1.2)NS05-7

AA-Ss09(1.2)NS05-7

AA-Ss10(1.2)NS05-7

AA-Ss11(1.2)NS05-7

AA-Ss12(1.2)NS05-7

AA-Ss13(1.2)NS05-7

包絡スペクトル
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答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS10-7

AA-Ss02(1.2)NS10-7

AA-Ss03(1.2)NS10-7

AA-Ss04(1.2)NS10-7

AA-Ss05(1.2)NS10-7

AA-Ss06(1.2)NS10-7

AA-Ss07(1.2)NS10-7

AA-Ss08(1.2)NS10-7

AA-Ss09(1.2)NS10-7

AA-Ss10(1.2)NS10-7

AA-Ss11(1.2)NS10-7

AA-Ss12(1.2)NS10-7

AA-Ss13(1.2)NS10-7

包絡スペクトル

31719



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-117図 第4-118図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS20-7

AA-Ss02(1.2)NS20-7

AA-Ss03(1.2)NS20-7

AA-Ss04(1.2)NS20-7

AA-Ss05(1.2)NS20-7

AA-Ss06(1.2)NS20-7

AA-Ss07(1.2)NS20-7

AA-Ss08(1.2)NS20-7

AA-Ss09(1.2)NS20-7

AA-Ss10(1.2)NS20-7

AA-Ss11(1.2)NS20-7

AA-Ss12(1.2)NS20-7

AA-Ss13(1.2)NS20-7

包絡スペクトル
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS25-7

AA-Ss02(1.2)NS25-7

AA-Ss03(1.2)NS25-7

AA-Ss04(1.2)NS25-7

AA-Ss05(1.2)NS25-7

AA-Ss06(1.2)NS25-7

AA-Ss07(1.2)NS25-7

AA-Ss08(1.2)NS25-7

AA-Ss09(1.2)NS25-7

AA-Ss10(1.2)NS25-7

AA-Ss11(1.2)NS25-7

AA-Ss12(1.2)NS25-7

AA-Ss13(1.2)NS25-7

包絡スペクトル

31720



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 4.0 （％）

第4-119図 第4-120図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS30-7

AA-Ss02(1.2)NS30-7

AA-Ss03(1.2)NS30-7

AA-Ss04(1.2)NS30-7

AA-Ss05(1.2)NS30-7

AA-Ss06(1.2)NS30-7

AA-Ss07(1.2)NS30-7

AA-Ss08(1.2)NS30-7

AA-Ss09(1.2)NS30-7

AA-Ss10(1.2)NS30-7

AA-Ss11(1.2)NS30-7

AA-Ss12(1.2)NS30-7

AA-Ss13(1.2)NS30-7

包絡スペクトル
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応
答
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS40-7

AA-Ss02(1.2)NS40-7

AA-Ss03(1.2)NS40-7

AA-Ss04(1.2)NS40-7

AA-Ss05(1.2)NS40-7

AA-Ss06(1.2)NS40-7

AA-Ss07(1.2)NS40-7

AA-Ss08(1.2)NS40-7

AA-Ss09(1.2)NS40-7

AA-Ss10(1.2)NS40-7

AA-Ss11(1.2)NS40-7

AA-Ss12(1.2)NS40-7

AA-Ss13(1.2)NS40-7

包絡スペクトル

31721



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-121図 第4-122図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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答
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD05-7

AA-Ss02(1.2)UD05-7

AA-Ss03(1.2)UD05-7

AA-Ss04(1.2)UD05-7

AA-Ss05(1.2)UD05-7

AA-Ss06(1.2)UD05-7

AA-Ss07(1.2)UD05-7

AA-Ss08(1.2)UD05-7

AA-Ss09(1.2)UD05-7

AA-Ss11(1.2)UD05-7

AA-Ss12(1.2)UD05-7

包絡スペクトル
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答
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速
度
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Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD10-7

AA-Ss02(1.2)UD10-7

AA-Ss03(1.2)UD10-7

AA-Ss04(1.2)UD10-7

AA-Ss05(1.2)UD10-7

AA-Ss06(1.2)UD10-7

AA-Ss07(1.2)UD10-7

AA-Ss08(1.2)UD10-7

AA-Ss09(1.2)UD10-7

AA-Ss11(1.2)UD10-7

AA-Ss12(1.2)UD10-7

包絡スペクトル

31722



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-123図 第4-124図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD20-7

AA-Ss02(1.2)UD20-7

AA-Ss03(1.2)UD20-7

AA-Ss04(1.2)UD20-7

AA-Ss05(1.2)UD20-7

AA-Ss06(1.2)UD20-7

AA-Ss07(1.2)UD20-7

AA-Ss08(1.2)UD20-7

AA-Ss09(1.2)UD20-7

AA-Ss11(1.2)UD20-7

AA-Ss12(1.2)UD20-7

包絡スペクトル
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD25-7

AA-Ss02(1.2)UD25-7

AA-Ss03(1.2)UD25-7

AA-Ss04(1.2)UD25-7

AA-Ss05(1.2)UD25-7

AA-Ss06(1.2)UD25-7

AA-Ss07(1.2)UD25-7

AA-Ss08(1.2)UD25-7

AA-Ss09(1.2)UD25-7

AA-Ss11(1.2)UD25-7

AA-Ss12(1.2)UD25-7

包絡スペクトル

31723



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 4.0 （％）

第4-125図 第4-126図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD30-7

AA-Ss02(1.2)UD30-7

AA-Ss03(1.2)UD30-7

AA-Ss04(1.2)UD30-7

AA-Ss05(1.2)UD30-7

AA-Ss06(1.2)UD30-7

AA-Ss07(1.2)UD30-7

AA-Ss08(1.2)UD30-7

AA-Ss09(1.2)UD30-7

AA-Ss11(1.2)UD30-7

AA-Ss12(1.2)UD30-7

包絡スペクトル
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答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD40-7

AA-Ss02(1.2)UD40-7

AA-Ss03(1.2)UD40-7

AA-Ss04(1.2)UD40-7

AA-Ss05(1.2)UD40-7

AA-Ss06(1.2)UD40-7

AA-Ss07(1.2)UD40-7

AA-Ss08(1.2)UD40-7

AA-Ss09(1.2)UD40-7

AA-Ss11(1.2)UD40-7

AA-Ss12(1.2)UD40-7

包絡スペクトル

31724



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-127図 第4-128図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW05-8

AA-Ss02(1.2)EW05-8

AA-Ss03(1.2)EW05-8

AA-Ss04(1.2)EW05-8

AA-Ss05(1.2)EW05-8

AA-Ss06(1.2)EW05-8

AA-Ss07(1.2)EW05-8

AA-Ss08(1.2)EW05-8

AA-Ss09(1.2)EW05-8

AA-Ss10(1.2)EW05-8

AA-Ss11(1.2)EW05-8

AA-Ss12(1.2)EW05-8

AA-Ss13(1.2)EW05-8

包絡スペクトル
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW10-8

AA-Ss02(1.2)EW10-8

AA-Ss03(1.2)EW10-8

AA-Ss04(1.2)EW10-8

AA-Ss05(1.2)EW10-8

AA-Ss06(1.2)EW10-8

AA-Ss07(1.2)EW10-8

AA-Ss08(1.2)EW10-8

AA-Ss09(1.2)EW10-8

AA-Ss10(1.2)EW10-8

AA-Ss11(1.2)EW10-8

AA-Ss12(1.2)EW10-8

AA-Ss13(1.2)EW10-8

包絡スペクトル

31725



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-129図 第4-130図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW20-8

AA-Ss02(1.2)EW20-8

AA-Ss03(1.2)EW20-8

AA-Ss04(1.2)EW20-8

AA-Ss05(1.2)EW20-8

AA-Ss06(1.2)EW20-8

AA-Ss07(1.2)EW20-8

AA-Ss08(1.2)EW20-8

AA-Ss09(1.2)EW20-8

AA-Ss10(1.2)EW20-8

AA-Ss11(1.2)EW20-8

AA-Ss12(1.2)EW20-8

AA-Ss13(1.2)EW20-8

包絡スペクトル
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW25-8

AA-Ss02(1.2)EW25-8

AA-Ss03(1.2)EW25-8

AA-Ss04(1.2)EW25-8

AA-Ss05(1.2)EW25-8

AA-Ss06(1.2)EW25-8

AA-Ss07(1.2)EW25-8

AA-Ss08(1.2)EW25-8

AA-Ss09(1.2)EW25-8

AA-Ss10(1.2)EW25-8

AA-Ss11(1.2)EW25-8

AA-Ss12(1.2)EW25-8

AA-Ss13(1.2)EW25-8

包絡スペクトル

31726



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 4.0 （％）

第4-131図 第4-132図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW30-8

AA-Ss02(1.2)EW30-8

AA-Ss03(1.2)EW30-8

AA-Ss04(1.2)EW30-8

AA-Ss05(1.2)EW30-8

AA-Ss06(1.2)EW30-8

AA-Ss07(1.2)EW30-8

AA-Ss08(1.2)EW30-8

AA-Ss09(1.2)EW30-8

AA-Ss10(1.2)EW30-8

AA-Ss11(1.2)EW30-8

AA-Ss12(1.2)EW30-8

AA-Ss13(1.2)EW30-8

包絡スペクトル
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW40-8

AA-Ss02(1.2)EW40-8

AA-Ss03(1.2)EW40-8

AA-Ss04(1.2)EW40-8

AA-Ss05(1.2)EW40-8

AA-Ss06(1.2)EW40-8

AA-Ss07(1.2)EW40-8

AA-Ss08(1.2)EW40-8

AA-Ss09(1.2)EW40-8

AA-Ss10(1.2)EW40-8

AA-Ss11(1.2)EW40-8

AA-Ss12(1.2)EW40-8

AA-Ss13(1.2)EW40-8

包絡スペクトル

31727



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-133図 第4-134図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS05-8

AA-Ss02(1.2)NS05-8

AA-Ss03(1.2)NS05-8

AA-Ss04(1.2)NS05-8

AA-Ss05(1.2)NS05-8

AA-Ss06(1.2)NS05-8

AA-Ss07(1.2)NS05-8

AA-Ss08(1.2)NS05-8

AA-Ss09(1.2)NS05-8

AA-Ss10(1.2)NS05-8

AA-Ss11(1.2)NS05-8

AA-Ss12(1.2)NS05-8

AA-Ss13(1.2)NS05-8
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS10-8

AA-Ss02(1.2)NS10-8

AA-Ss03(1.2)NS10-8

AA-Ss04(1.2)NS10-8

AA-Ss05(1.2)NS10-8

AA-Ss06(1.2)NS10-8

AA-Ss07(1.2)NS10-8

AA-Ss08(1.2)NS10-8

AA-Ss09(1.2)NS10-8

AA-Ss10(1.2)NS10-8

AA-Ss11(1.2)NS10-8

AA-Ss12(1.2)NS10-8

AA-Ss13(1.2)NS10-8

包絡スペクトル

31728



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-135図 第4-136図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS20-8

AA-Ss02(1.2)NS20-8

AA-Ss03(1.2)NS20-8

AA-Ss04(1.2)NS20-8

AA-Ss05(1.2)NS20-8

AA-Ss06(1.2)NS20-8

AA-Ss07(1.2)NS20-8

AA-Ss08(1.2)NS20-8

AA-Ss09(1.2)NS20-8

AA-Ss10(1.2)NS20-8

AA-Ss11(1.2)NS20-8

AA-Ss12(1.2)NS20-8

AA-Ss13(1.2)NS20-8
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS25-8

AA-Ss02(1.2)NS25-8

AA-Ss03(1.2)NS25-8

AA-Ss04(1.2)NS25-8

AA-Ss05(1.2)NS25-8

AA-Ss06(1.2)NS25-8

AA-Ss07(1.2)NS25-8

AA-Ss08(1.2)NS25-8

AA-Ss09(1.2)NS25-8

AA-Ss10(1.2)NS25-8

AA-Ss11(1.2)NS25-8

AA-Ss12(1.2)NS25-8

AA-Ss13(1.2)NS25-8

包絡スペクトル

31729



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 4.0 （％）

第4-137図 第4-138図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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答
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS30-8

AA-Ss02(1.2)NS30-8

AA-Ss03(1.2)NS30-8

AA-Ss04(1.2)NS30-8

AA-Ss05(1.2)NS30-8

AA-Ss06(1.2)NS30-8

AA-Ss07(1.2)NS30-8

AA-Ss08(1.2)NS30-8

AA-Ss09(1.2)NS30-8

AA-Ss10(1.2)NS30-8

AA-Ss11(1.2)NS30-8

AA-Ss12(1.2)NS30-8

AA-Ss13(1.2)NS30-8
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS40-8

AA-Ss02(1.2)NS40-8

AA-Ss03(1.2)NS40-8

AA-Ss04(1.2)NS40-8

AA-Ss05(1.2)NS40-8

AA-Ss06(1.2)NS40-8

AA-Ss07(1.2)NS40-8

AA-Ss08(1.2)NS40-8

AA-Ss09(1.2)NS40-8

AA-Ss10(1.2)NS40-8

AA-Ss11(1.2)NS40-8

AA-Ss12(1.2)NS40-8

AA-Ss13(1.2)NS40-8

包絡スペクトル

31730



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-139図 第4-140図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD05-8

AA-Ss02(1.2)UD05-8

AA-Ss03(1.2)UD05-8

AA-Ss04(1.2)UD05-8

AA-Ss05(1.2)UD05-8

AA-Ss06(1.2)UD05-8

AA-Ss07(1.2)UD05-8

AA-Ss08(1.2)UD05-8

AA-Ss09(1.2)UD05-8

AA-Ss11(1.2)UD05-8

AA-Ss12(1.2)UD05-8
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度
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）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD10-8

AA-Ss02(1.2)UD10-8

AA-Ss03(1.2)UD10-8

AA-Ss04(1.2)UD10-8

AA-Ss05(1.2)UD10-8

AA-Ss06(1.2)UD10-8

AA-Ss07(1.2)UD10-8

AA-Ss08(1.2)UD10-8

AA-Ss09(1.2)UD10-8

AA-Ss11(1.2)UD10-8

AA-Ss12(1.2)UD10-8

包絡スペクトル

31731



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-141図 第4-142図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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速
度
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）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD20-8

AA-Ss02(1.2)UD20-8

AA-Ss03(1.2)UD20-8

AA-Ss04(1.2)UD20-8

AA-Ss05(1.2)UD20-8

AA-Ss06(1.2)UD20-8

AA-Ss07(1.2)UD20-8

AA-Ss08(1.2)UD20-8

AA-Ss09(1.2)UD20-8

AA-Ss11(1.2)UD20-8

AA-Ss12(1.2)UD20-8
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速
度
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Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD25-8

AA-Ss02(1.2)UD25-8

AA-Ss03(1.2)UD25-8

AA-Ss04(1.2)UD25-8

AA-Ss05(1.2)UD25-8

AA-Ss06(1.2)UD25-8

AA-Ss07(1.2)UD25-8

AA-Ss08(1.2)UD25-8

AA-Ss09(1.2)UD25-8

AA-Ss11(1.2)UD25-8

AA-Ss12(1.2)UD25-8

包絡スペクトル

31732



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 4.0 （％）

第4-143図 第4-144図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD30-8

AA-Ss02(1.2)UD30-8

AA-Ss03(1.2)UD30-8

AA-Ss04(1.2)UD30-8

AA-Ss05(1.2)UD30-8

AA-Ss06(1.2)UD30-8

AA-Ss07(1.2)UD30-8

AA-Ss08(1.2)UD30-8

AA-Ss09(1.2)UD30-8

AA-Ss11(1.2)UD30-8

AA-Ss12(1.2)UD30-8

包絡スペクトル
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD40-8

AA-Ss02(1.2)UD40-8

AA-Ss03(1.2)UD40-8

AA-Ss04(1.2)UD40-8

AA-Ss05(1.2)UD40-8

AA-Ss06(1.2)UD40-8

AA-Ss07(1.2)UD40-8

AA-Ss08(1.2)UD40-8

AA-Ss09(1.2)UD40-8

AA-Ss11(1.2)UD40-8

AA-Ss12(1.2)UD40-8

包絡スペクトル

31733



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-145図 第4-146図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW05-9

AA-Ss02(1.2)EW05-9

AA-Ss03(1.2)EW05-9

AA-Ss04(1.2)EW05-9

AA-Ss05(1.2)EW05-9

AA-Ss06(1.2)EW05-9

AA-Ss07(1.2)EW05-9

AA-Ss08(1.2)EW05-9

AA-Ss09(1.2)EW05-9

AA-Ss10(1.2)EW05-9

AA-Ss11(1.2)EW05-9

AA-Ss12(1.2)EW05-9

AA-Ss13(1.2)EW05-9

包絡スペクトル
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW10-9

AA-Ss02(1.2)EW10-9

AA-Ss03(1.2)EW10-9

AA-Ss04(1.2)EW10-9

AA-Ss05(1.2)EW10-9

AA-Ss06(1.2)EW10-9

AA-Ss07(1.2)EW10-9

AA-Ss08(1.2)EW10-9

AA-Ss09(1.2)EW10-9

AA-Ss10(1.2)EW10-9

AA-Ss11(1.2)EW10-9

AA-Ss12(1.2)EW10-9

AA-Ss13(1.2)EW10-9

包絡スペクトル

31734



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-147図 第4-148図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW20-9

AA-Ss02(1.2)EW20-9

AA-Ss03(1.2)EW20-9

AA-Ss04(1.2)EW20-9

AA-Ss05(1.2)EW20-9

AA-Ss06(1.2)EW20-9

AA-Ss07(1.2)EW20-9

AA-Ss08(1.2)EW20-9

AA-Ss09(1.2)EW20-9

AA-Ss10(1.2)EW20-9

AA-Ss11(1.2)EW20-9

AA-Ss12(1.2)EW20-9

AA-Ss13(1.2)EW20-9

包絡スペクトル
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW25-9

AA-Ss02(1.2)EW25-9

AA-Ss03(1.2)EW25-9

AA-Ss04(1.2)EW25-9

AA-Ss05(1.2)EW25-9

AA-Ss06(1.2)EW25-9

AA-Ss07(1.2)EW25-9

AA-Ss08(1.2)EW25-9

AA-Ss09(1.2)EW25-9

AA-Ss10(1.2)EW25-9

AA-Ss11(1.2)EW25-9

AA-Ss12(1.2)EW25-9

AA-Ss13(1.2)EW25-9

包絡スペクトル

31735



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 4.0 （％）

第4-149図 第4-150図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW30-9

AA-Ss02(1.2)EW30-9

AA-Ss03(1.2)EW30-9

AA-Ss04(1.2)EW30-9

AA-Ss05(1.2)EW30-9

AA-Ss06(1.2)EW30-9

AA-Ss07(1.2)EW30-9

AA-Ss08(1.2)EW30-9

AA-Ss09(1.2)EW30-9

AA-Ss10(1.2)EW30-9

AA-Ss11(1.2)EW30-9

AA-Ss12(1.2)EW30-9

AA-Ss13(1.2)EW30-9

包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW40-9

AA-Ss02(1.2)EW40-9

AA-Ss03(1.2)EW40-9

AA-Ss04(1.2)EW40-9

AA-Ss05(1.2)EW40-9

AA-Ss06(1.2)EW40-9

AA-Ss07(1.2)EW40-9

AA-Ss08(1.2)EW40-9

AA-Ss09(1.2)EW40-9

AA-Ss10(1.2)EW40-9

AA-Ss11(1.2)EW40-9

AA-Ss12(1.2)EW40-9

AA-Ss13(1.2)EW40-9

包絡スペクトル

31736



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-151図 第4-152図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS05-9

AA-Ss02(1.2)NS05-9

AA-Ss03(1.2)NS05-9

AA-Ss04(1.2)NS05-9

AA-Ss05(1.2)NS05-9

AA-Ss06(1.2)NS05-9

AA-Ss07(1.2)NS05-9

AA-Ss08(1.2)NS05-9

AA-Ss09(1.2)NS05-9

AA-Ss10(1.2)NS05-9

AA-Ss11(1.2)NS05-9

AA-Ss12(1.2)NS05-9

AA-Ss13(1.2)NS05-9

包絡スペクトル
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS10-9

AA-Ss02(1.2)NS10-9

AA-Ss03(1.2)NS10-9

AA-Ss04(1.2)NS10-9

AA-Ss05(1.2)NS10-9

AA-Ss06(1.2)NS10-9

AA-Ss07(1.2)NS10-9

AA-Ss08(1.2)NS10-9

AA-Ss09(1.2)NS10-9

AA-Ss10(1.2)NS10-9

AA-Ss11(1.2)NS10-9

AA-Ss12(1.2)NS10-9

AA-Ss13(1.2)NS10-9

包絡スペクトル

31737



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-153図 第4-154図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS20-9

AA-Ss02(1.2)NS20-9

AA-Ss03(1.2)NS20-9

AA-Ss04(1.2)NS20-9

AA-Ss05(1.2)NS20-9

AA-Ss06(1.2)NS20-9

AA-Ss07(1.2)NS20-9

AA-Ss08(1.2)NS20-9

AA-Ss09(1.2)NS20-9

AA-Ss10(1.2)NS20-9

AA-Ss11(1.2)NS20-9

AA-Ss12(1.2)NS20-9

AA-Ss13(1.2)NS20-9

包絡スペクトル
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS25-9

AA-Ss02(1.2)NS25-9

AA-Ss03(1.2)NS25-9

AA-Ss04(1.2)NS25-9

AA-Ss05(1.2)NS25-9

AA-Ss06(1.2)NS25-9

AA-Ss07(1.2)NS25-9

AA-Ss08(1.2)NS25-9

AA-Ss09(1.2)NS25-9

AA-Ss10(1.2)NS25-9

AA-Ss11(1.2)NS25-9

AA-Ss12(1.2)NS25-9

AA-Ss13(1.2)NS25-9

包絡スペクトル

31738



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 4.0 （％）

第4-155図 第4-156図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS30-9

AA-Ss02(1.2)NS30-9

AA-Ss03(1.2)NS30-9

AA-Ss04(1.2)NS30-9

AA-Ss05(1.2)NS30-9

AA-Ss06(1.2)NS30-9

AA-Ss07(1.2)NS30-9

AA-Ss08(1.2)NS30-9

AA-Ss09(1.2)NS30-9

AA-Ss10(1.2)NS30-9

AA-Ss11(1.2)NS30-9

AA-Ss12(1.2)NS30-9

AA-Ss13(1.2)NS30-9

包絡スペクトル
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS40-9

AA-Ss02(1.2)NS40-9

AA-Ss03(1.2)NS40-9

AA-Ss04(1.2)NS40-9

AA-Ss05(1.2)NS40-9

AA-Ss06(1.2)NS40-9

AA-Ss07(1.2)NS40-9

AA-Ss08(1.2)NS40-9

AA-Ss09(1.2)NS40-9

AA-Ss10(1.2)NS40-9

AA-Ss11(1.2)NS40-9

AA-Ss12(1.2)NS40-9

AA-Ss13(1.2)NS40-9

包絡スペクトル

31739



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-157図 第4-158図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD05-9

AA-Ss02(1.2)UD05-9

AA-Ss03(1.2)UD05-9

AA-Ss04(1.2)UD05-9

AA-Ss05(1.2)UD05-9

AA-Ss06(1.2)UD05-9

AA-Ss07(1.2)UD05-9

AA-Ss08(1.2)UD05-9

AA-Ss09(1.2)UD05-9

AA-Ss11(1.2)UD05-9

AA-Ss12(1.2)UD05-9

包絡スペクトル
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD10-9

AA-Ss02(1.2)UD10-9

AA-Ss03(1.2)UD10-9

AA-Ss04(1.2)UD10-9

AA-Ss05(1.2)UD10-9

AA-Ss06(1.2)UD10-9

AA-Ss07(1.2)UD10-9

AA-Ss08(1.2)UD10-9

AA-Ss09(1.2)UD10-9

AA-Ss11(1.2)UD10-9

AA-Ss12(1.2)UD10-9

包絡スペクトル

31740



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-159図 第4-160図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD20-9

AA-Ss02(1.2)UD20-9

AA-Ss03(1.2)UD20-9

AA-Ss04(1.2)UD20-9

AA-Ss05(1.2)UD20-9

AA-Ss06(1.2)UD20-9

AA-Ss07(1.2)UD20-9

AA-Ss08(1.2)UD20-9

AA-Ss09(1.2)UD20-9

AA-Ss11(1.2)UD20-9

AA-Ss12(1.2)UD20-9

包絡スペクトル
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応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD25-9

AA-Ss02(1.2)UD25-9

AA-Ss03(1.2)UD25-9

AA-Ss04(1.2)UD25-9

AA-Ss05(1.2)UD25-9

AA-Ss06(1.2)UD25-9

AA-Ss07(1.2)UD25-9

AA-Ss08(1.2)UD25-9

AA-Ss09(1.2)UD25-9

AA-Ss11(1.2)UD25-9

AA-Ss12(1.2)UD25-9

包絡スペクトル

31741



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 4.0 （％）

第4-161図 第4-162図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD30-9

AA-Ss02(1.2)UD30-9

AA-Ss03(1.2)UD30-9

AA-Ss04(1.2)UD30-9

AA-Ss05(1.2)UD30-9

AA-Ss06(1.2)UD30-9

AA-Ss07(1.2)UD30-9

AA-Ss08(1.2)UD30-9

AA-Ss09(1.2)UD30-9

AA-Ss11(1.2)UD30-9

AA-Ss12(1.2)UD30-9

包絡スペクトル
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD40-9

AA-Ss02(1.2)UD40-9

AA-Ss03(1.2)UD40-9

AA-Ss04(1.2)UD40-9

AA-Ss05(1.2)UD40-9

AA-Ss06(1.2)UD40-9

AA-Ss07(1.2)UD40-9

AA-Ss08(1.2)UD40-9

AA-Ss09(1.2)UD40-9

AA-Ss11(1.2)UD40-9

AA-Ss12(1.2)UD40-9

包絡スペクトル

31742



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-163図 第4-164図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW05-10

AA-Ss02(1.2)EW05-10

AA-Ss03(1.2)EW05-10

AA-Ss04(1.2)EW05-10

AA-Ss05(1.2)EW05-10

AA-Ss06(1.2)EW05-10

AA-Ss07(1.2)EW05-10

AA-Ss08(1.2)EW05-10

AA-Ss09(1.2)EW05-10

AA-Ss10(1.2)EW05-10

AA-Ss11(1.2)EW05-10

AA-Ss12(1.2)EW05-10

AA-Ss13(1.2)EW05-10

包絡スペクトル
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応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW10-10

AA-Ss02(1.2)EW10-10

AA-Ss03(1.2)EW10-10

AA-Ss04(1.2)EW10-10

AA-Ss05(1.2)EW10-10

AA-Ss06(1.2)EW10-10

AA-Ss07(1.2)EW10-10

AA-Ss08(1.2)EW10-10

AA-Ss09(1.2)EW10-10

AA-Ss10(1.2)EW10-10

AA-Ss11(1.2)EW10-10

AA-Ss12(1.2)EW10-10

AA-Ss13(1.2)EW10-10

包絡スペクトル

31743



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-165図 第4-166図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW20-10

AA-Ss02(1.2)EW20-10

AA-Ss03(1.2)EW20-10

AA-Ss04(1.2)EW20-10

AA-Ss05(1.2)EW20-10

AA-Ss06(1.2)EW20-10

AA-Ss07(1.2)EW20-10

AA-Ss08(1.2)EW20-10

AA-Ss09(1.2)EW20-10

AA-Ss10(1.2)EW20-10

AA-Ss11(1.2)EW20-10

AA-Ss12(1.2)EW20-10

AA-Ss13(1.2)EW20-10

包絡スペクトル
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW25-10

AA-Ss02(1.2)EW25-10

AA-Ss03(1.2)EW25-10

AA-Ss04(1.2)EW25-10

AA-Ss05(1.2)EW25-10

AA-Ss06(1.2)EW25-10

AA-Ss07(1.2)EW25-10

AA-Ss08(1.2)EW25-10

AA-Ss09(1.2)EW25-10

AA-Ss10(1.2)EW25-10

AA-Ss11(1.2)EW25-10

AA-Ss12(1.2)EW25-10

AA-Ss13(1.2)EW25-10

包絡スペクトル

31744



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 4.0 （％）

第4-167図 第4-168図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW30-10

AA-Ss02(1.2)EW30-10

AA-Ss03(1.2)EW30-10

AA-Ss04(1.2)EW30-10

AA-Ss05(1.2)EW30-10

AA-Ss06(1.2)EW30-10

AA-Ss07(1.2)EW30-10

AA-Ss08(1.2)EW30-10

AA-Ss09(1.2)EW30-10

AA-Ss10(1.2)EW30-10

AA-Ss11(1.2)EW30-10

AA-Ss12(1.2)EW30-10

AA-Ss13(1.2)EW30-10

包絡スペクトル
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)EW40-10

AA-Ss02(1.2)EW40-10

AA-Ss03(1.2)EW40-10

AA-Ss04(1.2)EW40-10

AA-Ss05(1.2)EW40-10

AA-Ss06(1.2)EW40-10

AA-Ss07(1.2)EW40-10

AA-Ss08(1.2)EW40-10

AA-Ss09(1.2)EW40-10

AA-Ss10(1.2)EW40-10

AA-Ss11(1.2)EW40-10

AA-Ss12(1.2)EW40-10

AA-Ss13(1.2)EW40-10

包絡スペクトル

31745



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-169図 第4-170図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS05-10

AA-Ss02(1.2)NS05-10

AA-Ss03(1.2)NS05-10

AA-Ss04(1.2)NS05-10

AA-Ss05(1.2)NS05-10

AA-Ss06(1.2)NS05-10

AA-Ss07(1.2)NS05-10

AA-Ss08(1.2)NS05-10

AA-Ss09(1.2)NS05-10

AA-Ss10(1.2)NS05-10

AA-Ss11(1.2)NS05-10

AA-Ss12(1.2)NS05-10

AA-Ss13(1.2)NS05-10

包絡スペクトル
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS10-10

AA-Ss02(1.2)NS10-10

AA-Ss03(1.2)NS10-10

AA-Ss04(1.2)NS10-10

AA-Ss05(1.2)NS10-10

AA-Ss06(1.2)NS10-10

AA-Ss07(1.2)NS10-10

AA-Ss08(1.2)NS10-10

AA-Ss09(1.2)NS10-10

AA-Ss10(1.2)NS10-10

AA-Ss11(1.2)NS10-10

AA-Ss12(1.2)NS10-10

AA-Ss13(1.2)NS10-10

包絡スペクトル

31746



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-171図 第4-172図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS20-10

AA-Ss02(1.2)NS20-10

AA-Ss03(1.2)NS20-10

AA-Ss04(1.2)NS20-10

AA-Ss05(1.2)NS20-10

AA-Ss06(1.2)NS20-10

AA-Ss07(1.2)NS20-10

AA-Ss08(1.2)NS20-10

AA-Ss09(1.2)NS20-10

AA-Ss10(1.2)NS20-10

AA-Ss11(1.2)NS20-10

AA-Ss12(1.2)NS20-10

AA-Ss13(1.2)NS20-10

包絡スペクトル
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS25-10

AA-Ss02(1.2)NS25-10

AA-Ss03(1.2)NS25-10

AA-Ss04(1.2)NS25-10

AA-Ss05(1.2)NS25-10

AA-Ss06(1.2)NS25-10

AA-Ss07(1.2)NS25-10

AA-Ss08(1.2)NS25-10

AA-Ss09(1.2)NS25-10

AA-Ss10(1.2)NS25-10

AA-Ss11(1.2)NS25-10

AA-Ss12(1.2)NS25-10

AA-Ss13(1.2)NS25-10

包絡スペクトル

31747



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 4.0 （％）

第4-173図 第4-174図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS30-10

AA-Ss02(1.2)NS30-10

AA-Ss03(1.2)NS30-10

AA-Ss04(1.2)NS30-10

AA-Ss05(1.2)NS30-10

AA-Ss06(1.2)NS30-10

AA-Ss07(1.2)NS30-10

AA-Ss08(1.2)NS30-10

AA-Ss09(1.2)NS30-10

AA-Ss10(1.2)NS30-10

AA-Ss11(1.2)NS30-10

AA-Ss12(1.2)NS30-10

AA-Ss13(1.2)NS30-10

包絡スペクトル
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応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)NS40-10

AA-Ss02(1.2)NS40-10

AA-Ss03(1.2)NS40-10

AA-Ss04(1.2)NS40-10

AA-Ss05(1.2)NS40-10

AA-Ss06(1.2)NS40-10

AA-Ss07(1.2)NS40-10

AA-Ss08(1.2)NS40-10

AA-Ss09(1.2)NS40-10

AA-Ss10(1.2)NS40-10

AA-Ss11(1.2)NS40-10

AA-Ss12(1.2)NS40-10

AA-Ss13(1.2)NS40-10

包絡スペクトル

31748



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-175図 第4-176図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD05-10

AA-Ss02(1.2)UD05-10

AA-Ss03(1.2)UD05-10

AA-Ss04(1.2)UD05-10

AA-Ss05(1.2)UD05-10

AA-Ss06(1.2)UD05-10

AA-Ss07(1.2)UD05-10

AA-Ss08(1.2)UD05-10

AA-Ss09(1.2)UD05-10

AA-Ss11(1.2)UD05-10

AA-Ss12(1.2)UD05-10

包絡スペクトル
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応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD10-10

AA-Ss02(1.2)UD10-10

AA-Ss03(1.2)UD10-10

AA-Ss04(1.2)UD10-10

AA-Ss05(1.2)UD10-10

AA-Ss06(1.2)UD10-10

AA-Ss07(1.2)UD10-10

AA-Ss08(1.2)UD10-10

AA-Ss09(1.2)UD10-10

AA-Ss11(1.2)UD10-10

AA-Ss12(1.2)UD10-10

包絡スペクトル

31749



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-177図 第4-178図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD20-10

AA-Ss02(1.2)UD20-10

AA-Ss03(1.2)UD20-10

AA-Ss04(1.2)UD20-10

AA-Ss05(1.2)UD20-10

AA-Ss06(1.2)UD20-10

AA-Ss07(1.2)UD20-10

AA-Ss08(1.2)UD20-10

AA-Ss09(1.2)UD20-10

AA-Ss11(1.2)UD20-10

AA-Ss12(1.2)UD20-10

包絡スペクトル
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応
答
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速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD25-10

AA-Ss02(1.2)UD25-10

AA-Ss03(1.2)UD25-10

AA-Ss04(1.2)UD25-10

AA-Ss05(1.2)UD25-10

AA-Ss06(1.2)UD25-10

AA-Ss07(1.2)UD25-10

AA-Ss08(1.2)UD25-10

AA-Ss09(1.2)UD25-10

AA-Ss11(1.2)UD25-10

AA-Ss12(1.2)UD25-10

包絡スペクトル

31750



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 4.0 （％）

第4-179図 第4-180図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD30-10

AA-Ss02(1.2)UD30-10

AA-Ss03(1.2)UD30-10

AA-Ss04(1.2)UD30-10

AA-Ss05(1.2)UD30-10

AA-Ss06(1.2)UD30-10

AA-Ss07(1.2)UD30-10

AA-Ss08(1.2)UD30-10

AA-Ss09(1.2)UD30-10

AA-Ss11(1.2)UD30-10

AA-Ss12(1.2)UD30-10

包絡スペクトル
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答
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速
度
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Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD40-10

AA-Ss02(1.2)UD40-10

AA-Ss03(1.2)UD40-10

AA-Ss04(1.2)UD40-10

AA-Ss05(1.2)UD40-10

AA-Ss06(1.2)UD40-10

AA-Ss07(1.2)UD40-10

AA-Ss08(1.2)UD40-10

AA-Ss09(1.2)UD40-10

AA-Ss11(1.2)UD40-10

AA-Ss12(1.2)UD40-10

包絡スペクトル

31751



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
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方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）
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地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-195図 第4-196図設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD20-11

AA-Ss02(1.2)UD20-11

AA-Ss03(1.2)UD20-11

AA-Ss04(1.2)UD20-11

AA-Ss05(1.2)UD20-11

AA-Ss06(1.2)UD20-11

AA-Ss07(1.2)UD20-11

AA-Ss08(1.2)UD20-11

AA-Ss09(1.2)UD20-11

AA-Ss11(1.2)UD20-11

AA-Ss12(1.2)UD20-11

包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0.01 0.1 1

応
答
加

速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AA-Ss01(1.2)UD25-11

AA-Ss02(1.2)UD25-11

AA-Ss03(1.2)UD25-11

AA-Ss04(1.2)UD25-11

AA-Ss05(1.2)UD25-11

AA-Ss06(1.2)UD25-11

AA-Ss07(1.2)UD25-11

AA-Ss08(1.2)UD25-11

AA-Ss09(1.2)UD25-11

AA-Ss11(1.2)UD25-11

AA-Ss12(1.2)UD25-11

包絡スペクトル

31759



建屋名： 前処理建屋 建屋名： 前処理建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 4.0 （％）
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分離建屋の重大事故用床応答曲線 
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1 

1. 概要 

本資料は，分離建屋の機器・配管系の耐震設計に用いる地震を要因とする重大事故等

に対する施設に適用する基準地震動Ｓｓ×1.2 に基づく最大床応答加速度及び床応答曲

線について示したものである。 

 

2. 応答スペクトル作成位置 

建物・構築物の解析モデルの質点系モデルについては，各質点の応答スペクトルを作

成する。 
3. 地震応答解析モデル 

「Ⅳ-1-3-1-1 建物・構築物（屋外重要土木構造物以外）の地震応答計算書作成の基本

方針」に基づき設定した解析モデルとする。 
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4. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線 

地震を要因とする重大事故等に対する施設に適用する基準地震動Ｓｓ×1.2¹⁾に基

づく床応答曲線の図番を第 4-1表に示す。 

 

5. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の最大床応答加速度 

地震を要因とする重大事故等に対する施設に適用する基準地震動Ｓｓ×1.2¹⁾に基

づく最大床応答加速度を第 5-1表に示す。 

 

注記 1）：基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した入力地震動を用いる。 
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第 4.-1表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その１） 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ｓｓ 1秒 

分
離
建
屋 

1  

水平 

（EW） 

0.5 第 4-1図 

1.0 第 4-2図 

2.0 第 4-3図 

2.5 第 4-4図 

3.0 第 4-5図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4-6図 

1.0 第 4-7図 

2.0 第 4-8図 

2.5 第 4-9図 

3.0 第 4-10図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4-11図 

1.0 第 4-12図 

2.0 第 4-13図 

2.5 第 4-14図 

3.0 第 4-15図 
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第 4.-1表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その２） 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ｓｓ 1秒 

分
離
建
屋 

2  

水平 

（EW） 

0.5 第 4-16図 

1.0 第 4-17図 

2.0 第 4-18図 

2.5 第 4-19図 

3.0 第 4-20図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4-21図 

1.0 第 4-22図 

2.0 第 4-23図 

2.5 第 4-24図 

3.0 第 4-25図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4-26図 

1.0 第 4-27図 

2.0 第 4-28図 

2.5 第 4-29図 

3.0 第 4-30図 
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第 4.-1表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その３） 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ｓｓ 1秒 

分
離
建
屋 

3  

水平 

（EW） 

0.5 第 4-31図 

1.0 第 4-32図 

2.0 第 4-33図 

2.5 第 4-34図 

3.0 第 4-35図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4-36図 

1.0 第 4-37図 

2.0 第 4-38図 

2.5 第 4-39図 

3.0 第 4-40図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4-41図 

1.0 第 4-42図 

2.0 第 4-43図 

2.5 第 4-44図 

3.0 第 4-45図 
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第 4.-1表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その４） 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ｓｓ 1秒 

分
離
建
屋 

4  

水平 

（EW） 

0.5 第 4-46図 

1.0 第 4-47図 

2.0 第 4-48図 

2.5 第 4-49図 

3.0 第 4-50図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4-51図 

1.0 第 4-52図 

2.0 第 4-53図 

2.5 第 4-54図 

3.0 第 4-55図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4-56図 

1.0 第 4-57図 

2.0 第 4-58図 

2.5 第 4-59図 

3.0 第 4-60図 
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第 4.-1表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その５） 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ｓｓ 1秒 

分
離
建
屋 

5  

水平 

（EW） 

0.5 第 4-61図 

1.0 第 4-62図 

2.0 第 4-63図 

2.5 第 4-64図 

3.0 第 4-65図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4-66図 

1.0 第 4-67図 

2.0 第 4-68図 

2.5 第 4-69図 

3.0 第 4-70図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4-71図 

1.0 第 4-72図 

2.0 第 4-73図 

2.5 第 4-74図 

3.0 第 4-75図 
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第 4.-1表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その６） 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ｓｓ 1秒 

分
離
建
屋 

6  

水平 

（EW） 

0.5 第 4-76図 

1.0 第 4-77図 

2.0 第 4-78図 

2.5 第 4-79図 

3.0 第 4-80図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4-81図 

1.0 第 4-82図 

2.0 第 4-83図 

2.5 第 4-84図 

3.0 第 4-85図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4-86図 

1.0 第 4-87図 

2.0 第 4-88図 

2.5 第 4-89図 

3.0 第 4-90図 
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第 4.-1表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その７） 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ｓｓ 1秒 

分
離
建
屋 

7  

水平 

（EW） 

0.5 第 4-91図 

1.0 第 4-92図 

2.0 第 4-93図 

2.5 第 4-94図 

3.0 第 4-95図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4-96図 

1.0 第 4-97図 

2.0 第 4-98図 

2.5 第 4-99図 

3.0 第 4-100図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4-101図 

1.0 第 4-102図 

2.0 第 4-103図 

2.5 第 4-104図 

3.0 第 4-105図 
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第 4.-1表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その８） 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ｓｓ 1秒 

分
離
建
屋 

8  

水平 

（EW） 

0.5 第 4-106図 

1.0 第 4-107図 

2.0 第 4-108図 

2.5 第 4-109図 

3.0 第 4-110図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4-111図 

1.0 第 4-112図 

2.0 第 4-113図 

2.5 第 4-114図 

3.0 第 4-115図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4-116図 

1.0 第 4-117図 

2.0 第 4-118図 

2.5 第 4-119図 

3.0 第 4-120図 
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第 4.-1表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その９） 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ｓｓ 1秒 

分
離
建
屋 

9  

水平 

（EW） 

0.5 第 4-121図 

1.0 第 4-122図 

2.0 第 4-123図 

2.5 第 4-124図 

3.0 第 4-125図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4-126図 

1.0 第 4-127図 

2.0 第 4-128図 

2.5 第 4-129図 

3.0 第 4-130図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4-131図 

1.0 第 4-132図 

2.0 第 4-133図 

2.5 第 4-134図 

3.0 第 4-135図 
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第 4.-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その１０） 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ｓｓ 1秒 

分
離
建
屋 

10  

水平 

（EW） 

0.5 第 4-136図 

1.0 第 4-137図 

2.0 第 4-138図 

2.5 第 4-139図 

3.0 第 4-140図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4-141図 

1.0 第 4-142図 

2.0 第 4-143図 

2.5 第 4-144図 

3.0 第 4-145図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4-146図 

1.0 第 4-147図 

2.0 第 4-148図 

2.5 第 4-149図 

3.0 第 4-150図 

 

31774



 

第 5.-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の最大床応答加速度 

建物・

構築物 
質点番号 

T.M.S.L

.(m) 

最大床応答加速度の 1.2 倍(Ｇ) 

基準地震動Ｓｓ×1.2 

水平方向 

鉛直方向 

EW 方向 NS 方向 

分
離
建
屋 

1  1.55 1.59 0.77 

2  1.40 1.47 0.74 

3  1.19 1.32 0.68 

4  1.07 1.23 0.65 

5  0.99 1.16 0.63 

6  0.86 1.10 0.57 

7  0.84 1.02 0.56 

8  0.94 0.99 0.54 

9  0.93 0.88 0.53 

10  0.90 0.89 0.53 

 

1
3
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-1図 第4-2図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度

（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AB-Ss01(1.2)EW05-1

AB-Ss02(1.2)EW05-1

AB-Ss03(1.2)EW05-1

AB-Ss04(1.2)EW05-1

AB-Ss05(1.2)EW05-1

AB-Ss06(1.2)EW05-1

AB-Ss07(1.2)EW05-1

AB-Ss08(1.2)EW05-1

AB-Ss09(1.2)EW05-1

AB-Ss10(1.2)EW05-1

AB-Ss11(1.2)EW05-1

AB-Ss12(1.2)EW05-1

AB-Ss13(1.2)EW05-1

包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度

（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AB-Ss01(1.2)EW10-1

AB-Ss02(1.2)EW10-1

AB-Ss03(1.2)EW10-1

AB-Ss04(1.2)EW10-1

AB-Ss05(1.2)EW10-1

AB-Ss06(1.2)EW10-1

AB-Ss07(1.2)EW10-1

AB-Ss08(1.2)EW10-1

AB-Ss09(1.2)EW10-1

AB-Ss10(1.2)EW10-1

AB-Ss11(1.2)EW10-1

AB-Ss12(1.2)EW10-1

AB-Ss13(1.2)EW10-1

包絡スペクトル
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-3図 第4-4図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度

（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AB-Ss01(1.2)EW20-1

AB-Ss02(1.2)EW20-1

AB-Ss03(1.2)EW20-1

AB-Ss04(1.2)EW20-1

AB-Ss05(1.2)EW20-1

AB-Ss06(1.2)EW20-1

AB-Ss07(1.2)EW20-1

AB-Ss08(1.2)EW20-1

AB-Ss09(1.2)EW20-1

AB-Ss10(1.2)EW20-1

AB-Ss11(1.2)EW20-1

AB-Ss12(1.2)EW20-1

AB-Ss13(1.2)EW20-1

包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度

（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AB-Ss01(1.2)EW25-1

AB-Ss02(1.2)EW25-1

AB-Ss03(1.2)EW25-1

AB-Ss04(1.2)EW25-1

AB-Ss05(1.2)EW25-1

AB-Ss06(1.2)EW25-1

AB-Ss07(1.2)EW25-1

AB-Ss08(1.2)EW25-1

AB-Ss09(1.2)EW25-1

AB-Ss10(1.2)EW25-1

AB-Ss11(1.2)EW25-1

AB-Ss12(1.2)EW25-1

AB-Ss13(1.2)EW25-1

包絡スペクトル
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

第4-5図 第4-6図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度

（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AB-Ss01(1.2)EW30-1

AB-Ss02(1.2)EW30-1

AB-Ss03(1.2)EW30-1

AB-Ss04(1.2)EW30-1

AB-Ss05(1.2)EW30-1

AB-Ss06(1.2)EW30-1

AB-Ss07(1.2)EW30-1

AB-Ss08(1.2)EW30-1

AB-Ss09(1.2)EW30-1

AB-Ss10(1.2)EW30-1

AB-Ss11(1.2)EW30-1

AB-Ss12(1.2)EW30-1

AB-Ss13(1.2)EW30-1

包絡スペクトル

0
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2

3

4
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6

7

8

9
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度

（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AB-Ss01(1.2)NS05-1

AB-Ss02(1.2)NS05-1

AB-Ss03(1.2)NS05-1

AB-Ss04(1.2)NS05-1

AB-Ss05(1.2)NS05-1

AB-Ss06(1.2)NS05-1

AB-Ss07(1.2)NS05-1

AB-Ss08(1.2)NS05-1

AB-Ss09(1.2)NS05-1

AB-Ss10(1.2)NS05-1

AB-Ss11(1.2)NS05-1

AB-Ss12(1.2)NS05-1

AB-Ss13(1.2)NS05-1

包絡スペクトル
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

第4-7図 第4-8図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答
加
速
度

（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AB-Ss01(1.2)NS10-1

AB-Ss02(1.2)NS10-1

AB-Ss03(1.2)NS10-1

AB-Ss04(1.2)NS10-1

AB-Ss05(1.2)NS10-1

AB-Ss06(1.2)NS10-1

AB-Ss07(1.2)NS10-1

AB-Ss08(1.2)NS10-1

AB-Ss09(1.2)NS10-1

AB-Ss10(1.2)NS10-1

AB-Ss11(1.2)NS10-1

AB-Ss12(1.2)NS10-1

AB-Ss13(1.2)NS10-1

包絡スペクトル
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12
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14

15
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0.01 0.1 1

応
答
加
速
度

（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AB-Ss01(1.2)NS20-1

AB-Ss02(1.2)NS20-1

AB-Ss03(1.2)NS20-1

AB-Ss04(1.2)NS20-1

AB-Ss05(1.2)NS20-1

AB-Ss06(1.2)NS20-1

AB-Ss07(1.2)NS20-1

AB-Ss08(1.2)NS20-1

AB-Ss09(1.2)NS20-1

AB-Ss10(1.2)NS20-1

AB-Ss11(1.2)NS20-1

AB-Ss12(1.2)NS20-1

AB-Ss13(1.2)NS20-1

包絡スペクトル
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

第4-9図 第4-10図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度

（
Ｇ
）

固有周期（秒）
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-11図 第4-12図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-13図 第4-14図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

第4-15図 第4-16図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

第4-17図 第4-18図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

第4-19図 第4-20図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-21図 第4-22図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-23図 第4-24図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度

（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AB-Ss01(1.2)NS20-2

AB-Ss02(1.2)NS20-2

AB-Ss03(1.2)NS20-2

AB-Ss04(1.2)NS20-2

AB-Ss05(1.2)NS20-2

AB-Ss06(1.2)NS20-2

AB-Ss07(1.2)NS20-2

AB-Ss08(1.2)NS20-2

AB-Ss09(1.2)NS20-2

AB-Ss10(1.2)NS20-2

AB-Ss11(1.2)NS20-2

AB-Ss12(1.2)NS20-2

AB-Ss13(1.2)NS20-2

包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度

（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AB-Ss01(1.2)NS25-2

AB-Ss02(1.2)NS25-2

AB-Ss03(1.2)NS25-2

AB-Ss04(1.2)NS25-2

AB-Ss05(1.2)NS25-2

AB-Ss06(1.2)NS25-2

AB-Ss07(1.2)NS25-2

AB-Ss08(1.2)NS25-2

AB-Ss09(1.2)NS25-2

AB-Ss10(1.2)NS25-2

AB-Ss11(1.2)NS25-2

AB-Ss12(1.2)NS25-2

AB-Ss13(1.2)NS25-2

包絡スペクトル

31787



建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

第4-25図 第4-26図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

第4-27図 第4-28図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

第4-29図 第4-30図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-31図 第4-32図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-33図 第4-34図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

第4-35図 第4-36図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

第4-37図 第4-38図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

第4-39図 第4-40図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-41図 第4-42図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-43図 第4-44図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

第4-45図 第4-46図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

第4-47図 第4-48図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

第4-49図 第4-50図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-51図 第4-52図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-53図 第4-54図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

第4-55図 第4-56図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

第4-57図 第4-58図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

第4-59図 第4-60図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-61図 第4-62図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度

（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AB-Ss01(1.2)EW05-5

AB-Ss02(1.2)EW05-5

AB-Ss03(1.2)EW05-5

AB-Ss04(1.2)EW05-5

AB-Ss05(1.2)EW05-5

AB-Ss06(1.2)EW05-5

AB-Ss07(1.2)EW05-5

AB-Ss08(1.2)EW05-5

AB-Ss09(1.2)EW05-5

AB-Ss10(1.2)EW05-5

AB-Ss11(1.2)EW05-5

AB-Ss12(1.2)EW05-5

AB-Ss13(1.2)EW05-5

包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度

（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AB-Ss01(1.2)EW10-5

AB-Ss02(1.2)EW10-5

AB-Ss03(1.2)EW10-5

AB-Ss04(1.2)EW10-5

AB-Ss05(1.2)EW10-5

AB-Ss06(1.2)EW10-5

AB-Ss07(1.2)EW10-5

AB-Ss08(1.2)EW10-5

AB-Ss09(1.2)EW10-5

AB-Ss10(1.2)EW10-5

AB-Ss11(1.2)EW10-5

AB-Ss12(1.2)EW10-5

AB-Ss13(1.2)EW10-5

包絡スペクトル

31806



建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-63図 第4-64図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

第4-65図 第4-66図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

第4-67図 第4-68図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度

（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AB-Ss01(1.2)NS10-5

AB-Ss02(1.2)NS10-5

AB-Ss03(1.2)NS10-5

AB-Ss04(1.2)NS10-5

AB-Ss05(1.2)NS10-5

AB-Ss06(1.2)NS10-5

AB-Ss07(1.2)NS10-5

AB-Ss08(1.2)NS10-5

AB-Ss09(1.2)NS10-5

AB-Ss10(1.2)NS10-5

AB-Ss11(1.2)NS10-5

AB-Ss12(1.2)NS10-5

AB-Ss13(1.2)NS10-5

包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度

（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AB-Ss01(1.2)NS20-5

AB-Ss02(1.2)NS20-5

AB-Ss03(1.2)NS20-5

AB-Ss04(1.2)NS20-5

AB-Ss05(1.2)NS20-5

AB-Ss06(1.2)NS20-5

AB-Ss07(1.2)NS20-5

AB-Ss08(1.2)NS20-5

AB-Ss09(1.2)NS20-5

AB-Ss10(1.2)NS20-5

AB-Ss11(1.2)NS20-5

AB-Ss12(1.2)NS20-5

AB-Ss13(1.2)NS20-5

包絡スペクトル

31809



建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

第4-69図 第4-70図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-71図 第4-72図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-73図 第4-74図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

第4-75図 第4-76図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

第4-77図 第4-78図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

第4-79図 第4-80図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-81図 第4-82図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-83図 第4-84図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

第4-85図 第4-86図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度

（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AB-Ss01(1.2)NS30-6

AB-Ss02(1.2)NS30-6

AB-Ss03(1.2)NS30-6

AB-Ss04(1.2)NS30-6

AB-Ss05(1.2)NS30-6

AB-Ss06(1.2)NS30-6

AB-Ss07(1.2)NS30-6

AB-Ss08(1.2)NS30-6

AB-Ss09(1.2)NS30-6

AB-Ss10(1.2)NS30-6

AB-Ss11(1.2)NS30-6

AB-Ss12(1.2)NS30-6

AB-Ss13(1.2)NS30-6

包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度

（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AB-Ss01(1.2)UD05-6

AB-Ss02(1.2)UD05-6

AB-Ss03(1.2)UD05-6

AB-Ss04(1.2)UD05-6

AB-Ss05(1.2)UD05-6

AB-Ss06(1.2)UD05-6

AB-Ss07(1.2)UD05-6

AB-Ss08(1.2)UD05-6

AB-Ss09(1.2)UD05-6

AB-Ss11(1.2)UD05-6

AB-Ss12(1.2)UD05-6

包絡スペクトル

31818



建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

第4-87図 第4-88図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

第4-89図 第4-90図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-91図 第4-92図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-93図 第4-94図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

第4-95図 第4-96図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

第4-97図 第4-98図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

第4-99図 第4-100図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-101図 第4-102図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-103図 第4-104図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

第4-105図 第4-106図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

第4-107図 第4-108図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

第4-109図 第4-110図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-111図 第4-112図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-113図 第4-114図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

第4-115図 第4-116図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

第4-117図 第4-118図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度

（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AB-Ss01(1.2)UD10-8

AB-Ss02(1.2)UD10-8

AB-Ss03(1.2)UD10-8

AB-Ss04(1.2)UD10-8

AB-Ss05(1.2)UD10-8

AB-Ss06(1.2)UD10-8

AB-Ss07(1.2)UD10-8

AB-Ss08(1.2)UD10-8

AB-Ss09(1.2)UD10-8

AB-Ss11(1.2)UD10-8

AB-Ss12(1.2)UD10-8

包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度

（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AB-Ss01(1.2)UD20-8

AB-Ss02(1.2)UD20-8

AB-Ss03(1.2)UD20-8

AB-Ss04(1.2)UD20-8

AB-Ss05(1.2)UD20-8

AB-Ss06(1.2)UD20-8

AB-Ss07(1.2)UD20-8

AB-Ss08(1.2)UD20-8

AB-Ss09(1.2)UD20-8

AB-Ss11(1.2)UD20-8

AB-Ss12(1.2)UD20-8

包絡スペクトル

31834



建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

第4-119図 第4-120図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-121図 第4-122図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-123図 第4-124図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

第4-125図 第4-126図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

第4-127図 第4-128図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

第4-129図 第4-130図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-131図 第4-132図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-133図 第4-134図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度

（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AB-Ss01(1.2)UD20-9

AB-Ss02(1.2)UD20-9

AB-Ss03(1.2)UD20-9

AB-Ss04(1.2)UD20-9

AB-Ss05(1.2)UD20-9

AB-Ss06(1.2)UD20-9

AB-Ss07(1.2)UD20-9

AB-Ss08(1.2)UD20-9

AB-Ss09(1.2)UD20-9

AB-Ss11(1.2)UD20-9

AB-Ss12(1.2)UD20-9

包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度

（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AB-Ss01(1.2)UD25-9

AB-Ss02(1.2)UD25-9

AB-Ss03(1.2)UD25-9

AB-Ss04(1.2)UD25-9

AB-Ss05(1.2)UD25-9

AB-Ss06(1.2)UD25-9

AB-Ss07(1.2)UD25-9

AB-Ss08(1.2)UD25-9

AB-Ss09(1.2)UD25-9

AB-Ss11(1.2)UD25-9

AB-Ss12(1.2)UD25-9

包絡スペクトル

31842



建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

第4-135図 第4-136図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

第4-137図 第4-138図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

第4-139図 第4-140図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4-141図 第4-142図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4-143図 第4-144図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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AB-Ss06(1.2)NS25-10
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

第4-145図 第4-146図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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AB-Ss06(1.2)NS30-10
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包絡スペクトル
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

第4-147図 第4-148図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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AB-Ss12(1.2)UD20-10

包絡スペクトル
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建屋名： 分離建屋 建屋名： 分離建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

第4-149図 第4-150図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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Ⅳ－５－１別紙１－４ 

精製建屋の床応答曲線 

精
製
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1. 概要

本資料は，精製建屋の機器・配管系の耐震設計に用いる地震を要因とする重大事故等

に対する施設に適用する基準地震動Ｓｓ×1.2 に基づく最大床応答加速度及び床応答曲

線について示したものである。 

2. 応答スペクトル作成位置

建物・構築物の解析モデルの質点系モデルについては，各質点の応答スペクトルを作

成する。 

3. 地震応答解析モデル

「Ⅳ-1-3-1-1 建物・構築物（屋外重要土木構造物以外）の地震応答計算書作成の基本

方針」に基づき設定した解析モデルとする。 

1
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4. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線

地震を要因とする重大事故等に対する施設に適用する基準地震動Ｓｓ×1.2¹⁾に基

づく床応答曲線の図番を第 4.-1 表に示す。 

5. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の最大床応答加速度

地震を要因とする重大事故等に対する施設に適用する基準地震動Ｓｓ×1.2¹⁾に基

づく最大床応答加速度を第 5.-1 表に示す。 

注記 1）：基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した入力地震動を用いる。 

2
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第 4.-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その１） 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L.

(m)
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ｓｓ １秒 

精
製
建
屋

1  

水平 

（EW） 

0.5 第 4.-1 図 

1.0 第 4.-2 図 

2.0 第 4.-3 図 

2.5 第 4.-4 図 

3.0 第 4.-5 図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4.-6 図 

1.0 第 4.-7 図 

2.0 第 4.-8 図 

2.5 第 4.-9 図 

3.0 第 4.-10 図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4.-11 図 

1.0 第 4.-12 図 

2.0 第 4.-13 図 

2.5 第 4.-14 図 

3.0 第 4.-15 図 

3
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第 4.-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その２） 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ｓｓ １秒 

精
製
建
屋 

2  

水平 

（EW） 

0.5 第 4.-16 図 

1.0 第 4.-17 図 

2.0 第 4.-18 図 

2.5 第 4.-19 図 

3.0 第 4.-20 図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4.-21 図 

1.0 第 4.-22 図 

2.0 第 4.-23 図 

2.5 第 4.-24 図 

3.0 第 4.-25 図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4.-26 図 

1.0 第 4.-27 図 

2.0 第 4.-28 図 

2.5 第 4.-29 図 

3.0 第 4.-30 図 

 

 

 

 

4
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第 4.-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その３） 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L.

(m)
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ｓｓ １秒 

精
製
建
屋

3  

水平 

（EW） 

0.5 第 4.-31 図 

1.0 第 4.-32 図 

2.0 第 4.-33 図 

2.5 第 4.-34 図 

3.0 第 4.-35 図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4.-36 図 

1.0 第 4.-37 図 

2.0 第 4.-38 図 

2.5 第 4.-39 図 

3.0 第 4.-40 図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4.-41 図 

1.0 第 4.-42 図 

2.0 第 4.-43 図 

2.5 第 4.-44 図 

3.0 第 4.-45 図 
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第 4.-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その４） 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ｓｓ １秒 

精
製
建
屋 

4  

水平 

（EW） 

0.5 第 4.-46 図 

1.0 第 4.-47 図 

2.0 第 4.-48 図 

2.5 第 4.-49 図 

3.0 第 4.-50 図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4.-51 図 

1.0 第 4.-52 図 

2.0 第 4.-53 図 

2.5 第 4.-54 図 

3.0 第 4.-55 図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4.-56 図 

1.0 第 4.-57 図 

2.0 第 4.-58 図 

2.5 第 4.-59 図 

3.0 第 4.-60 図 
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第 4.-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その５） 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ｓｓ １秒 

精
製
建
屋 

5  

水平 

（EW） 

0.5 第 4.-61 図 

1.0 第 4.-62 図 

2.0 第 4.-63 図 

2.5 第 4.-64 図 

3.0 第 4.-65 図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4.-66 図 

1.0 第 4.-67 図 

2.0 第 4.-68 図 

2.5 第 4.-69 図 

3.0 第 4.-70 図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4.-71 図 

1.0 第 4.-72 図 

2.0 第 4.-73 図 

2.5 第 4.-74 図 

3.0 第 4.-75 図 
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第 4.-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その６） 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L.

(m)
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ｓｓ １秒 

精
製
建
屋

6  

水平 

（EW） 

0.5 第 4.-76 図 

1.0 第 4.-77 図 

2.0 第 4.-78 図 

2.5 第 4.-79 図 

3.0 第 4.-80 図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4.-81 図 

1.0 第 4.-82 図 

2.0 第 4.-83 図 

2.5 第 4.-84 図 

3.0 第 4.-85 図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4.-86 図 

1.0 第 4.-87 図 

2.0 第 4.-88 図 

2.5 第 4.-89 図 

3.0 第 4.-90 図 
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第 4.-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その７） 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L.

(m)
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ｓｓ １秒 

精
製
建
屋

7  

水平 

（EW） 

0.5 第 4.-91 図 

1.0 第 4.-92 図 

2.0 第 4.-93 図 

2.5 第 4.-94 図 

3.0 第 4.-95 図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4.-96 図 

1.0 第 4.-97 図 

2.0 第 4.-98 図 

2.5 第 4.-99 図 

3.0 第 4.-100 図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4.-101 図 

1.0 第 4.-102 図 

2.0 第 4.-103 図 

2.5 第 4.-104 図 

3.0 第 4.-105 図 
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第 4.-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その８） 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ｓｓ １秒 

精
製
建
屋 

8  

水平 

（EW） 

0.5 第 4.-106 図 

1.0 第 4.-107 図 

2.0 第 4.-108 図 

2.5 第 4.-109 図 

3.0 第 4.-110 図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4.-111 図 

1.0 第 4.-112 図 

2.0 第 4.-113 図 

2.5 第 4.-114 図 

3.0 第 4.-115 図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4.-116 図 

1.0 第 4.-117 図 

2.0 第 4.-118 図 

2.5 第 4.-119 図 

3.0 第 4.-120 図 
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第 4.-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その９） 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L.

(m)
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ｓｓ １秒 

精
製
建
屋

9  

水平 

（EW） 

0.5 第 4.-121 図 

1.0 第 4.-122 図 

2.0 第 4.-123 図 

2.5 第 4.-124 図 

3.0 第 4.-125 図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4.-126 図 

1.0 第 4.-127 図 

2.0 第 4.-128 図 

2.5 第 4.-129 図 

3.0 第 4.-130 図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4.-131 図 

1.0 第 4.-132 図 

2.0 第 4.-133 図 

2.5 第 4.-134 図 

3.0 第 4.-135 図 
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第 4.-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の床応答曲線の図番（その１０） 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ｓｓ １秒 

精
製
建
屋 

10  

水平 

（EW） 

0.5 第 4.-136 図 

1.0 第 4.-137 図 

2.0 第 4.-138 図 

2.5 第 4.-139 図 

3.0 第 4.-140 図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4.-141 図 

1.0 第 4.-142 図 

2.0 第 4.-143 図 

2.5 第 4.-144 図 

3.0 第 4.-145 図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4.-146 図 

1.0 第 4.-147 図 

2.0 第 4.-148 図 

2.5 第 4.-149 図 

3.0 第 4.-150 図 
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第 5.-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の最大床応答加速度 

建物・

構築物 
質点番号 T.M.S.L.(m) 

最大床応答加速度（Ｇ） 

基準地震動Ｓｓ×1.2 

水平方向 

鉛直方向 

EW 方向 NS 方向 

精
製
建
屋 

1  1.22 1.37 0.67 

2  1.07 1.19 0.65 

3  1.03 1.08 0.62 

4  0.95 1.03 0.59 

5  1.02 1.03 0.56 

6  0.86 1.00 0.52 

7  0.98 1.01 0.51 

8  1.03 1.01 0.50 

9  0.96 1.04 0.49 

10  0.94 1.02 0.49 

 

 

1
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建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4.-1図 第4.-2図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW05-
1
AC-1.2Ss02(1.2)EW05-
1
AC-1.2Ss03(1.2)EW05-
1
AC-1.2Ss04(1.2)EW05-
1
AC-1.2Ss05(1.2)EW05-
1
AC-1.2Ss06(1.2)EW05-
1
AC-1.2Ss07(1.2)EW05-
1
AC-1.2Ss08(1.2)EW05-
1
AC-1.2Ss09(1.2)EW05-
1
AC-1.2Ss10(1.2)EW05-
1
AC-1.2Ss11(1.2)EW05-
1
AC-1.2Ss12(1.2)EW05-
1
AC-1.2Ss13(1.2)EW05-
1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW10-
1
AC-1.2Ss02(1.2)EW10-
1
AC-1.2Ss03(1.2)EW10-
1
AC-1.2Ss04(1.2)EW10-
1
AC-1.2Ss05(1.2)EW10-
1
AC-1.2Ss06(1.2)EW10-
1
AC-1.2Ss07(1.2)EW10-
1
AC-1.2Ss08(1.2)EW10-
1
AC-1.2Ss09(1.2)EW10-
1
AC-1.2Ss10(1.2)EW10-
1
AC-1.2Ss11(1.2)EW10-
1
AC-1.2Ss12(1.2)EW10-
1
AC-1.2Ss13(1.2)EW10-
1

1
4
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建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4.-3図 第4.-4図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW20-
1
AC-1.2Ss02(1.2)EW20-
1
AC-1.2Ss03(1.2)EW20-
1
AC-1.2Ss04(1.2)EW20-
1
AC-1.2Ss05(1.2)EW20-
1
AC-1.2Ss06(1.2)EW20-
1
AC-1.2Ss07(1.2)EW20-
1
AC-1.2Ss08(1.2)EW20-
1
AC-1.2Ss09(1.2)EW20-
1
AC-1.2Ss10(1.2)EW20-
1
AC-1.2Ss11(1.2)EW20-
1
AC-1.2Ss12(1.2)EW20-
1
AC-1.2Ss13(1.2)EW20-
1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW25-
1
AC-1.2Ss02(1.2)EW25-
1
AC-1.2Ss03(1.2)EW25-
1
AC-1.2Ss04(1.2)EW25-
1
AC-1.2Ss05(1.2)EW25-
1
AC-1.2Ss06(1.2)EW25-
1
AC-1.2Ss07(1.2)EW25-
1
AC-1.2Ss08(1.2)EW25-
1
AC-1.2Ss09(1.2)EW25-
1
AC-1.2Ss10(1.2)EW25-
1
AC-1.2Ss11(1.2)EW25-
1
AC-1.2Ss12(1.2)EW25-
1
AC-1.2Ss13(1.2)EW25-
1

1
5
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建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

第4.-5図 第4.-6図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW30-
1
AC-1.2Ss02(1.2)EW30-
1
AC-1.2Ss03(1.2)EW30-
1
AC-1.2Ss04(1.2)EW30-
1
AC-1.2Ss05(1.2)EW30-
1
AC-1.2Ss06(1.2)EW30-
1
AC-1.2Ss07(1.2)EW30-
1
AC-1.2Ss08(1.2)EW30-
1
AC-1.2Ss09(1.2)EW30-
1
AC-1.2Ss10(1.2)EW30-
1
AC-1.2Ss11(1.2)EW30-
1
AC-1.2Ss12(1.2)EW30-
1
AC-1.2Ss13(1.2)EW30-
1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS05-
1
AC-1.2Ss02(1.2)NS05-
1
AC-1.2Ss03(1.2)NS05-
1
AC-1.2Ss04(1.2)NS05-
1
AC-1.2Ss05(1.2)NS05-
1
AC-1.2Ss06(1.2)NS05-
1
AC-1.2Ss07(1.2)NS05-
1
AC-1.2Ss08(1.2)NS05-
1
AC-1.2Ss09(1.2)NS05-
1
AC-1.2Ss10(1.2)NS05-
1
AC-1.2Ss11(1.2)NS05-
1
AC-1.2Ss12(1.2)NS05-
1
AC-1.2Ss13(1.2)NS05-
1

1
6
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建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

第4.-7図 第4.-8図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS10-
1
AC-1.2Ss02(1.2)NS10-
1
AC-1.2Ss03(1.2)NS10-
1
AC-1.2Ss04(1.2)NS10-
1
AC-1.2Ss05(1.2)NS10-
1
AC-1.2Ss06(1.2)NS10-
1
AC-1.2Ss07(1.2)NS10-
1
AC-1.2Ss08(1.2)NS10-
1
AC-1.2Ss09(1.2)NS10-
1
AC-1.2Ss10(1.2)NS10-
1
AC-1.2Ss11(1.2)NS10-
1
AC-1.2Ss12(1.2)NS10-
1
AC-1.2Ss13(1.2)NS10-
1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS20-
1
AC-1.2Ss02(1.2)NS20-
1
AC-1.2Ss03(1.2)NS20-
1
AC-1.2Ss04(1.2)NS20-
1
AC-1.2Ss05(1.2)NS20-
1
AC-1.2Ss06(1.2)NS20-
1
AC-1.2Ss07(1.2)NS20-
1
AC-1.2Ss08(1.2)NS20-
1
AC-1.2Ss09(1.2)NS20-
1
AC-1.2Ss10(1.2)NS20-
1
AC-1.2Ss11(1.2)NS20-
1
AC-1.2Ss12(1.2)NS20-
1
AC-1.2Ss13(1.2)NS20-
1

1
7
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建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

第4.-9図 第4.-10図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS25-
1
AC-1.2Ss02(1.2)NS25-
1
AC-1.2Ss03(1.2)NS25-
1
AC-1.2Ss04(1.2)NS25-
1
AC-1.2Ss05(1.2)NS25-
1
AC-1.2Ss06(1.2)NS25-
1
AC-1.2Ss07(1.2)NS25-
1
AC-1.2Ss08(1.2)NS25-
1
AC-1.2Ss09(1.2)NS25-
1
AC-1.2Ss10(1.2)NS25-
1
AC-1.2Ss11(1.2)NS25-
1
AC-1.2Ss12(1.2)NS25-
1
AC-1.2Ss13(1.2)NS25-
1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS30-
1
AC-1.2Ss02(1.2)NS30-
1
AC-1.2Ss03(1.2)NS30-
1
AC-1.2Ss04(1.2)NS30-
1
AC-1.2Ss05(1.2)NS30-
1
AC-1.2Ss06(1.2)NS30-
1
AC-1.2Ss07(1.2)NS30-
1
AC-1.2Ss08(1.2)NS30-
1
AC-1.2Ss09(1.2)NS30-
1
AC-1.2Ss10(1.2)NS30-
1
AC-1.2Ss11(1.2)NS30-
1
AC-1.2Ss12(1.2)NS30-
1
AC-1.2Ss13(1.2)NS30-
1

1
8
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建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4.-11図 第4.-12図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD05-
1
AC-1.2Ss02(1.2)UD05-
1
AC-1.2Ss03(1.2)UD05-
1
AC-1.2Ss04(1.2)UD05-
1
AC-1.2Ss05(1.2)UD05-
1
AC-1.2Ss06(1.2)UD05-
1
AC-1.2Ss07(1.2)UD05-
1
AC-1.2Ss08(1.2)UD05-
1
AC-1.2Ss09(1.2)UD05-
1
AC-1.2Ss11(1.2)UD05-
1
AC-1.2Ss12(1.2)UD05-
1
包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD10-
1
AC-1.2Ss02(1.2)UD10-
1
AC-1.2Ss03(1.2)UD10-
1
AC-1.2Ss04(1.2)UD10-
1
AC-1.2Ss05(1.2)UD10-
1
AC-1.2Ss06(1.2)UD10-
1
AC-1.2Ss07(1.2)UD10-
1
AC-1.2Ss08(1.2)UD10-
1
AC-1.2Ss09(1.2)UD10-
1
AC-1.2Ss11(1.2)UD10-
1
AC-1.2Ss12(1.2)UD10-
1
包絡スペクトル

1
9
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建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4.-13図 第4.-14図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD20-
1
AC-1.2Ss02(1.2)UD20-
1
AC-1.2Ss03(1.2)UD20-
1
AC-1.2Ss04(1.2)UD20-
1
AC-1.2Ss05(1.2)UD20-
1
AC-1.2Ss06(1.2)UD20-
1
AC-1.2Ss07(1.2)UD20-
1
AC-1.2Ss08(1.2)UD20-
1
AC-1.2Ss09(1.2)UD20-
1
AC-1.2Ss11(1.2)UD20-
1
AC-1.2Ss12(1.2)UD20-
1
包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD25-
1
AC-1.2Ss02(1.2)UD25-
1
AC-1.2Ss03(1.2)UD25-
1
AC-1.2Ss04(1.2)UD25-
1
AC-1.2Ss05(1.2)UD25-
1
AC-1.2Ss06(1.2)UD25-
1
AC-1.2Ss07(1.2)UD25-
1
AC-1.2Ss08(1.2)UD25-
1
AC-1.2Ss09(1.2)UD25-
1
AC-1.2Ss11(1.2)UD25-
1
AC-1.2Ss12(1.2)UD25-
1
包絡スペクトル

2
0
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建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

第4.-15図 第4.-16図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD30-
1
AC-1.2Ss02(1.2)UD30-
1
AC-1.2Ss03(1.2)UD30-
1
AC-1.2Ss04(1.2)UD30-
1
AC-1.2Ss05(1.2)UD30-
1
AC-1.2Ss06(1.2)UD30-
1
AC-1.2Ss07(1.2)UD30-
1
AC-1.2Ss08(1.2)UD30-
1
AC-1.2Ss09(1.2)UD30-
1
AC-1.2Ss11(1.2)UD30-
1
AC-1.2Ss12(1.2)UD30-
1
包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW05-
2
AC-1.2Ss02(1.2)EW05-
2
AC-1.2Ss03(1.2)EW05-
2
AC-1.2Ss04(1.2)EW05-
2
AC-1.2Ss05(1.2)EW05-
2
AC-1.2Ss06(1.2)EW05-
2
AC-1.2Ss07(1.2)EW05-
2
AC-1.2Ss08(1.2)EW05-
2
AC-1.2Ss09(1.2)EW05-
2
AC-1.2Ss10(1.2)EW05-
2
AC-1.2Ss11(1.2)EW05-
2
AC-1.2Ss12(1.2)EW05-
2
AC-1.2Ss13(1.2)EW05-
2

2
1
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建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

第4.-17図 第4.-18図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW10-
2
AC-1.2Ss02(1.2)EW10-
2
AC-1.2Ss03(1.2)EW10-
2
AC-1.2Ss04(1.2)EW10-
2
AC-1.2Ss05(1.2)EW10-
2
AC-1.2Ss06(1.2)EW10-
2
AC-1.2Ss07(1.2)EW10-
2
AC-1.2Ss08(1.2)EW10-
2
AC-1.2Ss09(1.2)EW10-
2
AC-1.2Ss10(1.2)EW10-
2
AC-1.2Ss11(1.2)EW10-
2
AC-1.2Ss12(1.2)EW10-
2
AC-1.2Ss13(1.2)EW10-
2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW20-
2
AC-1.2Ss02(1.2)EW20-
2
AC-1.2Ss03(1.2)EW20-
2
AC-1.2Ss04(1.2)EW20-
2
AC-1.2Ss05(1.2)EW20-
2
AC-1.2Ss06(1.2)EW20-
2
AC-1.2Ss07(1.2)EW20-
2
AC-1.2Ss08(1.2)EW20-
2
AC-1.2Ss09(1.2)EW20-
2
AC-1.2Ss10(1.2)EW20-
2
AC-1.2Ss11(1.2)EW20-
2
AC-1.2Ss12(1.2)EW20-
2
AC-1.2Ss13(1.2)EW20-
2

2
2
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建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

第4.-19図 第4.-20図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW25-
2
AC-1.2Ss02(1.2)EW25-
2
AC-1.2Ss03(1.2)EW25-
2
AC-1.2Ss04(1.2)EW25-
2
AC-1.2Ss05(1.2)EW25-
2
AC-1.2Ss06(1.2)EW25-
2
AC-1.2Ss07(1.2)EW25-
2
AC-1.2Ss08(1.2)EW25-
2
AC-1.2Ss09(1.2)EW25-
2
AC-1.2Ss10(1.2)EW25-
2
AC-1.2Ss11(1.2)EW25-
2
AC-1.2Ss12(1.2)EW25-
2
AC-1.2Ss13(1.2)EW25-
2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW30-
2
AC-1.2Ss02(1.2)EW30-
2
AC-1.2Ss03(1.2)EW30-
2
AC-1.2Ss04(1.2)EW30-
2
AC-1.2Ss05(1.2)EW30-
2
AC-1.2Ss06(1.2)EW30-
2
AC-1.2Ss07(1.2)EW30-
2
AC-1.2Ss08(1.2)EW30-
2
AC-1.2Ss09(1.2)EW30-
2
AC-1.2Ss10(1.2)EW30-
2
AC-1.2Ss11(1.2)EW30-
2
AC-1.2Ss12(1.2)EW30-
2
AC-1.2Ss13(1.2)EW30-
2

2
3

31875



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4.-21図 第4.-22図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS05-
2
AC-1.2Ss02(1.2)NS05-
2
AC-1.2Ss03(1.2)NS05-
2
AC-1.2Ss04(1.2)NS05-
2
AC-1.2Ss05(1.2)NS05-
2
AC-1.2Ss06(1.2)NS05-
2
AC-1.2Ss07(1.2)NS05-
2
AC-1.2Ss08(1.2)NS05-
2
AC-1.2Ss09(1.2)NS05-
2
AC-1.2Ss10(1.2)NS05-
2
AC-1.2Ss11(1.2)NS05-
2
AC-1.2Ss12(1.2)NS05-
2
AC-1.2Ss13(1.2)NS05-
2
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0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS10-
2
AC-1.2Ss02(1.2)NS10-
2
AC-1.2Ss03(1.2)NS10-
2
AC-1.2Ss04(1.2)NS10-
2
AC-1.2Ss05(1.2)NS10-
2
AC-1.2Ss06(1.2)NS10-
2
AC-1.2Ss07(1.2)NS10-
2
AC-1.2Ss08(1.2)NS10-
2
AC-1.2Ss09(1.2)NS10-
2
AC-1.2Ss10(1.2)NS10-
2
AC-1.2Ss11(1.2)NS10-
2
AC-1.2Ss12(1.2)NS10-
2
AC-1.2Ss13(1.2)NS10-
2

2
4

31876



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4.-23図 第4.-24図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS20-
2
AC-1.2Ss02(1.2)NS20-
2
AC-1.2Ss03(1.2)NS20-
2
AC-1.2Ss04(1.2)NS20-
2
AC-1.2Ss05(1.2)NS20-
2
AC-1.2Ss06(1.2)NS20-
2
AC-1.2Ss07(1.2)NS20-
2
AC-1.2Ss08(1.2)NS20-
2
AC-1.2Ss09(1.2)NS20-
2
AC-1.2Ss10(1.2)NS20-
2
AC-1.2Ss11(1.2)NS20-
2
AC-1.2Ss12(1.2)NS20-
2
AC-1.2Ss13(1.2)NS20-
2
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0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS25-
2
AC-1.2Ss02(1.2)NS25-
2
AC-1.2Ss03(1.2)NS25-
2
AC-1.2Ss04(1.2)NS25-
2
AC-1.2Ss05(1.2)NS25-
2
AC-1.2Ss06(1.2)NS25-
2
AC-1.2Ss07(1.2)NS25-
2
AC-1.2Ss08(1.2)NS25-
2
AC-1.2Ss09(1.2)NS25-
2
AC-1.2Ss10(1.2)NS25-
2
AC-1.2Ss11(1.2)NS25-
2
AC-1.2Ss12(1.2)NS25-
2
AC-1.2Ss13(1.2)NS25-
2

2
5

31877



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

第4.-25図 第4.-26図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS30-
2
AC-1.2Ss02(1.2)NS30-
2
AC-1.2Ss03(1.2)NS30-
2
AC-1.2Ss04(1.2)NS30-
2
AC-1.2Ss05(1.2)NS30-
2
AC-1.2Ss06(1.2)NS30-
2
AC-1.2Ss07(1.2)NS30-
2
AC-1.2Ss08(1.2)NS30-
2
AC-1.2Ss09(1.2)NS30-
2
AC-1.2Ss10(1.2)NS30-
2
AC-1.2Ss11(1.2)NS30-
2
AC-1.2Ss12(1.2)NS30-
2
AC-1.2Ss13(1.2)NS30-
2
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0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD05-
2
AC-1.2Ss02(1.2)UD05-
2
AC-1.2Ss03(1.2)UD05-
2
AC-1.2Ss04(1.2)UD05-
2
AC-1.2Ss05(1.2)UD05-
2
AC-1.2Ss06(1.2)UD05-
2
AC-1.2Ss07(1.2)UD05-
2
AC-1.2Ss08(1.2)UD05-
2
AC-1.2Ss09(1.2)UD05-
2
AC-1.2Ss11(1.2)UD05-
2
AC-1.2Ss12(1.2)UD05-
2
包絡スペクトル

2
6

31878



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

第4.-27図 第4.-28図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD10-
2
AC-1.2Ss02(1.2)UD10-
2
AC-1.2Ss03(1.2)UD10-
2
AC-1.2Ss04(1.2)UD10-
2
AC-1.2Ss05(1.2)UD10-
2
AC-1.2Ss06(1.2)UD10-
2
AC-1.2Ss07(1.2)UD10-
2
AC-1.2Ss08(1.2)UD10-
2
AC-1.2Ss09(1.2)UD10-
2
AC-1.2Ss11(1.2)UD10-
2
AC-1.2Ss12(1.2)UD10-
2
包絡スペクトル
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応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD20-
2
AC-1.2Ss02(1.2)UD20-
2
AC-1.2Ss03(1.2)UD20-
2
AC-1.2Ss04(1.2)UD20-
2
AC-1.2Ss05(1.2)UD20-
2
AC-1.2Ss06(1.2)UD20-
2
AC-1.2Ss07(1.2)UD20-
2
AC-1.2Ss08(1.2)UD20-
2
AC-1.2Ss09(1.2)UD20-
2
AC-1.2Ss11(1.2)UD20-
2
AC-1.2Ss12(1.2)UD20-
2
包絡スペクトル

2
7
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建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

第4.-29図 第4.-30図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD25-
2
AC-1.2Ss02(1.2)UD25-
2
AC-1.2Ss03(1.2)UD25-
2
AC-1.2Ss04(1.2)UD25-
2
AC-1.2Ss05(1.2)UD25-
2
AC-1.2Ss06(1.2)UD25-
2
AC-1.2Ss07(1.2)UD25-
2
AC-1.2Ss08(1.2)UD25-
2
AC-1.2Ss09(1.2)UD25-
2
AC-1.2Ss11(1.2)UD25-
2
AC-1.2Ss12(1.2)UD25-
2
包絡スペクトル
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0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD30-
2
AC-1.2Ss02(1.2)UD30-
2
AC-1.2Ss03(1.2)UD30-
2
AC-1.2Ss04(1.2)UD30-
2
AC-1.2Ss05(1.2)UD30-
2
AC-1.2Ss06(1.2)UD30-
2
AC-1.2Ss07(1.2)UD30-
2
AC-1.2Ss08(1.2)UD30-
2
AC-1.2Ss09(1.2)UD30-
2
AC-1.2Ss11(1.2)UD30-
2
AC-1.2Ss12(1.2)UD30-
2
包絡スペクトル

2
8
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建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4.-31図 第4.-32図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW05-
3
AC-1.2Ss02(1.2)EW05-
3
AC-1.2Ss03(1.2)EW05-
3
AC-1.2Ss04(1.2)EW05-
3
AC-1.2Ss05(1.2)EW05-
3
AC-1.2Ss06(1.2)EW05-
3
AC-1.2Ss07(1.2)EW05-
3
AC-1.2Ss08(1.2)EW05-
3
AC-1.2Ss09(1.2)EW05-
3
AC-1.2Ss10(1.2)EW05-
3
AC-1.2Ss11(1.2)EW05-
3
AC-1.2Ss12(1.2)EW05-
3
AC-1.2Ss13(1.2)EW05-
3
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0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW10-
3
AC-1.2Ss02(1.2)EW10-
3
AC-1.2Ss03(1.2)EW10-
3
AC-1.2Ss04(1.2)EW10-
3
AC-1.2Ss05(1.2)EW10-
3
AC-1.2Ss06(1.2)EW10-
3
AC-1.2Ss07(1.2)EW10-
3
AC-1.2Ss08(1.2)EW10-
3
AC-1.2Ss09(1.2)EW10-
3
AC-1.2Ss10(1.2)EW10-
3
AC-1.2Ss11(1.2)EW10-
3
AC-1.2Ss12(1.2)EW10-
3
AC-1.2Ss13(1.2)EW10-
3

2
9
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建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4.-33図 第4.-34図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW20-
3
AC-1.2Ss02(1.2)EW20-
3
AC-1.2Ss03(1.2)EW20-
3
AC-1.2Ss04(1.2)EW20-
3
AC-1.2Ss05(1.2)EW20-
3
AC-1.2Ss06(1.2)EW20-
3
AC-1.2Ss07(1.2)EW20-
3
AC-1.2Ss08(1.2)EW20-
3
AC-1.2Ss09(1.2)EW20-
3
AC-1.2Ss10(1.2)EW20-
3
AC-1.2Ss11(1.2)EW20-
3
AC-1.2Ss12(1.2)EW20-
3
AC-1.2Ss13(1.2)EW20-
3
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0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW25-
3
AC-1.2Ss02(1.2)EW25-
3
AC-1.2Ss03(1.2)EW25-
3
AC-1.2Ss04(1.2)EW25-
3
AC-1.2Ss05(1.2)EW25-
3
AC-1.2Ss06(1.2)EW25-
3
AC-1.2Ss07(1.2)EW25-
3
AC-1.2Ss08(1.2)EW25-
3
AC-1.2Ss09(1.2)EW25-
3
AC-1.2Ss10(1.2)EW25-
3
AC-1.2Ss11(1.2)EW25-
3
AC-1.2Ss12(1.2)EW25-
3
AC-1.2Ss13(1.2)EW25-
3

3
0
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建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

第4.-35図 第4.-36図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW30-
3
AC-1.2Ss02(1.2)EW30-
3
AC-1.2Ss03(1.2)EW30-
3
AC-1.2Ss04(1.2)EW30-
3
AC-1.2Ss05(1.2)EW30-
3
AC-1.2Ss06(1.2)EW30-
3
AC-1.2Ss07(1.2)EW30-
3
AC-1.2Ss08(1.2)EW30-
3
AC-1.2Ss09(1.2)EW30-
3
AC-1.2Ss10(1.2)EW30-
3
AC-1.2Ss11(1.2)EW30-
3
AC-1.2Ss12(1.2)EW30-
3
AC-1.2Ss13(1.2)EW30-
3
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0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS05-
3
AC-1.2Ss02(1.2)NS05-
3
AC-1.2Ss03(1.2)NS05-
3
AC-1.2Ss04(1.2)NS05-
3
AC-1.2Ss05(1.2)NS05-
3
AC-1.2Ss06(1.2)NS05-
3
AC-1.2Ss07(1.2)NS05-
3
AC-1.2Ss08(1.2)NS05-
3
AC-1.2Ss09(1.2)NS05-
3
AC-1.2Ss10(1.2)NS05-
3
AC-1.2Ss11(1.2)NS05-
3
AC-1.2Ss12(1.2)NS05-
3
AC-1.2Ss13(1.2)NS05-
3

3
1
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建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

第4.-37図 第4.-38図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS10-
3
AC-1.2Ss02(1.2)NS10-
3
AC-1.2Ss03(1.2)NS10-
3
AC-1.2Ss04(1.2)NS10-
3
AC-1.2Ss05(1.2)NS10-
3
AC-1.2Ss06(1.2)NS10-
3
AC-1.2Ss07(1.2)NS10-
3
AC-1.2Ss08(1.2)NS10-
3
AC-1.2Ss09(1.2)NS10-
3
AC-1.2Ss10(1.2)NS10-
3
AC-1.2Ss11(1.2)NS10-
3
AC-1.2Ss12(1.2)NS10-
3
AC-1.2Ss13(1.2)NS10-
3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS20-
3
AC-1.2Ss02(1.2)NS20-
3
AC-1.2Ss03(1.2)NS20-
3
AC-1.2Ss04(1.2)NS20-
3
AC-1.2Ss05(1.2)NS20-
3
AC-1.2Ss06(1.2)NS20-
3
AC-1.2Ss07(1.2)NS20-
3
AC-1.2Ss08(1.2)NS20-
3
AC-1.2Ss09(1.2)NS20-
3
AC-1.2Ss10(1.2)NS20-
3
AC-1.2Ss11(1.2)NS20-
3
AC-1.2Ss12(1.2)NS20-
3
AC-1.2Ss13(1.2)NS20-
3

3
2

31884



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

第4.-39図 第4.-40図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS25-
3
AC-1.2Ss02(1.2)NS25-
3
AC-1.2Ss03(1.2)NS25-
3
AC-1.2Ss04(1.2)NS25-
3
AC-1.2Ss05(1.2)NS25-
3
AC-1.2Ss06(1.2)NS25-
3
AC-1.2Ss07(1.2)NS25-
3
AC-1.2Ss08(1.2)NS25-
3
AC-1.2Ss09(1.2)NS25-
3
AC-1.2Ss10(1.2)NS25-
3
AC-1.2Ss11(1.2)NS25-
3
AC-1.2Ss12(1.2)NS25-
3
AC-1.2Ss13(1.2)NS25-
3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS30-
3
AC-1.2Ss02(1.2)NS30-
3
AC-1.2Ss03(1.2)NS30-
3
AC-1.2Ss04(1.2)NS30-
3
AC-1.2Ss05(1.2)NS30-
3
AC-1.2Ss06(1.2)NS30-
3
AC-1.2Ss07(1.2)NS30-
3
AC-1.2Ss08(1.2)NS30-
3
AC-1.2Ss09(1.2)NS30-
3
AC-1.2Ss10(1.2)NS30-
3
AC-1.2Ss11(1.2)NS30-
3
AC-1.2Ss12(1.2)NS30-
3
AC-1.2Ss13(1.2)NS30-
3

3
3

31885



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4.-41図 第4.-42図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD05-
3
AC-1.2Ss02(1.2)UD05-
3
AC-1.2Ss03(1.2)UD05-
3
AC-1.2Ss04(1.2)UD05-
3
AC-1.2Ss05(1.2)UD05-
3
AC-1.2Ss06(1.2)UD05-
3
AC-1.2Ss07(1.2)UD05-
3
AC-1.2Ss08(1.2)UD05-
3
AC-1.2Ss09(1.2)UD05-
3
AC-1.2Ss11(1.2)UD05-
3
AC-1.2Ss12(1.2)UD05-
3
包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD10-
3
AC-1.2Ss02(1.2)UD10-
3
AC-1.2Ss03(1.2)UD10-
3
AC-1.2Ss04(1.2)UD10-
3
AC-1.2Ss05(1.2)UD10-
3
AC-1.2Ss06(1.2)UD10-
3
AC-1.2Ss07(1.2)UD10-
3
AC-1.2Ss08(1.2)UD10-
3
AC-1.2Ss09(1.2)UD10-
3
AC-1.2Ss11(1.2)UD10-
3
AC-1.2Ss12(1.2)UD10-
3
包絡スペクトル

3
4

31886



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4.-43図 第4.-44図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD20-
3
AC-1.2Ss02(1.2)UD20-
3
AC-1.2Ss03(1.2)UD20-
3
AC-1.2Ss04(1.2)UD20-
3
AC-1.2Ss05(1.2)UD20-
3
AC-1.2Ss06(1.2)UD20-
3
AC-1.2Ss07(1.2)UD20-
3
AC-1.2Ss08(1.2)UD20-
3
AC-1.2Ss09(1.2)UD20-
3
AC-1.2Ss11(1.2)UD20-
3
AC-1.2Ss12(1.2)UD20-
3
包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD25-
3
AC-1.2Ss02(1.2)UD25-
3
AC-1.2Ss03(1.2)UD25-
3
AC-1.2Ss04(1.2)UD25-
3
AC-1.2Ss05(1.2)UD25-
3
AC-1.2Ss06(1.2)UD25-
3
AC-1.2Ss07(1.2)UD25-
3
AC-1.2Ss08(1.2)UD25-
3
AC-1.2Ss09(1.2)UD25-
3
AC-1.2Ss11(1.2)UD25-
3
AC-1.2Ss12(1.2)UD25-
3
包絡スペクトル

3
5

31887



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

第4.-45図 第4.-46図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD30-
3
AC-1.2Ss02(1.2)UD30-
3
AC-1.2Ss03(1.2)UD30-
3
AC-1.2Ss04(1.2)UD30-
3
AC-1.2Ss05(1.2)UD30-
3
AC-1.2Ss06(1.2)UD30-
3
AC-1.2Ss07(1.2)UD30-
3
AC-1.2Ss08(1.2)UD30-
3
AC-1.2Ss09(1.2)UD30-
3
AC-1.2Ss11(1.2)UD30-
3
AC-1.2Ss12(1.2)UD30-
3
包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW05-
4
AC-1.2Ss02(1.2)EW05-
4
AC-1.2Ss03(1.2)EW05-
4
AC-1.2Ss04(1.2)EW05-
4
AC-1.2Ss05(1.2)EW05-
4
AC-1.2Ss06(1.2)EW05-
4
AC-1.2Ss07(1.2)EW05-
4
AC-1.2Ss08(1.2)EW05-
4
AC-1.2Ss09(1.2)EW05-
4
AC-1.2Ss10(1.2)EW05-
4
AC-1.2Ss11(1.2)EW05-
4
AC-1.2Ss12(1.2)EW05-
4
AC-1.2Ss13(1.2)EW05-
4

3
6

31888



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

第4.-47図 第4.-48図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW10-
4
AC-1.2Ss02(1.2)EW10-
4
AC-1.2Ss03(1.2)EW10-
4
AC-1.2Ss04(1.2)EW10-
4
AC-1.2Ss05(1.2)EW10-
4
AC-1.2Ss06(1.2)EW10-
4
AC-1.2Ss07(1.2)EW10-
4
AC-1.2Ss08(1.2)EW10-
4
AC-1.2Ss09(1.2)EW10-
4
AC-1.2Ss10(1.2)EW10-
4
AC-1.2Ss11(1.2)EW10-
4
AC-1.2Ss12(1.2)EW10-
4
AC-1.2Ss13(1.2)EW10-
4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW20-
4
AC-1.2Ss02(1.2)EW20-
4
AC-1.2Ss03(1.2)EW20-
4
AC-1.2Ss04(1.2)EW20-
4
AC-1.2Ss05(1.2)EW20-
4
AC-1.2Ss06(1.2)EW20-
4
AC-1.2Ss07(1.2)EW20-
4
AC-1.2Ss08(1.2)EW20-
4
AC-1.2Ss09(1.2)EW20-
4
AC-1.2Ss10(1.2)EW20-
4
AC-1.2Ss11(1.2)EW20-
4
AC-1.2Ss12(1.2)EW20-
4
AC-1.2Ss13(1.2)EW20-
4

3
7

31889



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

第4.-49図 第4.-50図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW25-
4
AC-1.2Ss02(1.2)EW25-
4
AC-1.2Ss03(1.2)EW25-
4
AC-1.2Ss04(1.2)EW25-
4
AC-1.2Ss05(1.2)EW25-
4
AC-1.2Ss06(1.2)EW25-
4
AC-1.2Ss07(1.2)EW25-
4
AC-1.2Ss08(1.2)EW25-
4
AC-1.2Ss09(1.2)EW25-
4
AC-1.2Ss10(1.2)EW25-
4
AC-1.2Ss11(1.2)EW25-
4
AC-1.2Ss12(1.2)EW25-
4
AC-1.2Ss13(1.2)EW25-
4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW30-
4
AC-1.2Ss02(1.2)EW30-
4
AC-1.2Ss03(1.2)EW30-
4
AC-1.2Ss04(1.2)EW30-
4
AC-1.2Ss05(1.2)EW30-
4
AC-1.2Ss06(1.2)EW30-
4
AC-1.2Ss07(1.2)EW30-
4
AC-1.2Ss08(1.2)EW30-
4
AC-1.2Ss09(1.2)EW30-
4
AC-1.2Ss10(1.2)EW30-
4
AC-1.2Ss11(1.2)EW30-
4
AC-1.2Ss12(1.2)EW30-
4
AC-1.2Ss13(1.2)EW30-
4

3
8

31890



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4.-51図 第4.-52図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS05-
4
AC-1.2Ss02(1.2)NS05-
4
AC-1.2Ss03(1.2)NS05-
4
AC-1.2Ss04(1.2)NS05-
4
AC-1.2Ss05(1.2)NS05-
4
AC-1.2Ss06(1.2)NS05-
4
AC-1.2Ss07(1.2)NS05-
4
AC-1.2Ss08(1.2)NS05-
4
AC-1.2Ss09(1.2)NS05-
4
AC-1.2Ss10(1.2)NS05-
4
AC-1.2Ss11(1.2)NS05-
4
AC-1.2Ss12(1.2)NS05-
4
AC-1.2Ss13(1.2)NS05-
4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS10-
4
AC-1.2Ss02(1.2)NS10-
4
AC-1.2Ss03(1.2)NS10-
4
AC-1.2Ss04(1.2)NS10-
4
AC-1.2Ss05(1.2)NS10-
4
AC-1.2Ss06(1.2)NS10-
4
AC-1.2Ss07(1.2)NS10-
4
AC-1.2Ss08(1.2)NS10-
4
AC-1.2Ss09(1.2)NS10-
4
AC-1.2Ss10(1.2)NS10-
4
AC-1.2Ss11(1.2)NS10-
4
AC-1.2Ss12(1.2)NS10-
4
AC-1.2Ss13(1.2)NS10-
4

3
9

31891



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4.-53図 第4.-54図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS20-
4
AC-1.2Ss02(1.2)NS20-
4
AC-1.2Ss03(1.2)NS20-
4
AC-1.2Ss04(1.2)NS20-
4
AC-1.2Ss05(1.2)NS20-
4
AC-1.2Ss06(1.2)NS20-
4
AC-1.2Ss07(1.2)NS20-
4
AC-1.2Ss08(1.2)NS20-
4
AC-1.2Ss09(1.2)NS20-
4
AC-1.2Ss10(1.2)NS20-
4
AC-1.2Ss11(1.2)NS20-
4
AC-1.2Ss12(1.2)NS20-
4
AC-1.2Ss13(1.2)NS20-
4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS25-
4
AC-1.2Ss02(1.2)NS25-
4
AC-1.2Ss03(1.2)NS25-
4
AC-1.2Ss04(1.2)NS25-
4
AC-1.2Ss05(1.2)NS25-
4
AC-1.2Ss06(1.2)NS25-
4
AC-1.2Ss07(1.2)NS25-
4
AC-1.2Ss08(1.2)NS25-
4
AC-1.2Ss09(1.2)NS25-
4
AC-1.2Ss10(1.2)NS25-
4
AC-1.2Ss11(1.2)NS25-
4
AC-1.2Ss12(1.2)NS25-
4
AC-1.2Ss13(1.2)NS25-
4

4
0

31892



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

第4.-55図 第4.-56図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS30-
4
AC-1.2Ss02(1.2)NS30-
4
AC-1.2Ss03(1.2)NS30-
4
AC-1.2Ss04(1.2)NS30-
4
AC-1.2Ss05(1.2)NS30-
4
AC-1.2Ss06(1.2)NS30-
4
AC-1.2Ss07(1.2)NS30-
4
AC-1.2Ss08(1.2)NS30-
4
AC-1.2Ss09(1.2)NS30-
4
AC-1.2Ss10(1.2)NS30-
4
AC-1.2Ss11(1.2)NS30-
4
AC-1.2Ss12(1.2)NS30-
4
AC-1.2Ss13(1.2)NS30-
4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD05-
4
AC-1.2Ss02(1.2)UD05-
4
AC-1.2Ss03(1.2)UD05-
4
AC-1.2Ss04(1.2)UD05-
4
AC-1.2Ss05(1.2)UD05-
4
AC-1.2Ss06(1.2)UD05-
4
AC-1.2Ss07(1.2)UD05-
4
AC-1.2Ss08(1.2)UD05-
4
AC-1.2Ss09(1.2)UD05-
4
AC-1.2Ss11(1.2)UD05-
4
AC-1.2Ss12(1.2)UD05-
4
包絡スペクトル

4
1

31893



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

第4.-57図 第4.-58図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD10-
4
AC-1.2Ss02(1.2)UD10-
4
AC-1.2Ss03(1.2)UD10-
4
AC-1.2Ss04(1.2)UD10-
4
AC-1.2Ss05(1.2)UD10-
4
AC-1.2Ss06(1.2)UD10-
4
AC-1.2Ss07(1.2)UD10-
4
AC-1.2Ss08(1.2)UD10-
4
AC-1.2Ss09(1.2)UD10-
4
AC-1.2Ss11(1.2)UD10-
4
AC-1.2Ss12(1.2)UD10-
4
包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD20-
4
AC-1.2Ss02(1.2)UD20-
4
AC-1.2Ss03(1.2)UD20-
4
AC-1.2Ss04(1.2)UD20-
4
AC-1.2Ss05(1.2)UD20-
4
AC-1.2Ss06(1.2)UD20-
4
AC-1.2Ss07(1.2)UD20-
4
AC-1.2Ss08(1.2)UD20-
4
AC-1.2Ss09(1.2)UD20-
4
AC-1.2Ss11(1.2)UD20-
4
AC-1.2Ss12(1.2)UD20-
4
包絡スペクトル

4
2

31894



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

第4.-59図 第4.-60図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD25-
4
AC-1.2Ss02(1.2)UD25-
4
AC-1.2Ss03(1.2)UD25-
4
AC-1.2Ss04(1.2)UD25-
4
AC-1.2Ss05(1.2)UD25-
4
AC-1.2Ss06(1.2)UD25-
4
AC-1.2Ss07(1.2)UD25-
4
AC-1.2Ss08(1.2)UD25-
4
AC-1.2Ss09(1.2)UD25-
4
AC-1.2Ss11(1.2)UD25-
4
AC-1.2Ss12(1.2)UD25-
4
包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD30-
4
AC-1.2Ss02(1.2)UD30-
4
AC-1.2Ss03(1.2)UD30-
4
AC-1.2Ss04(1.2)UD30-
4
AC-1.2Ss05(1.2)UD30-
4
AC-1.2Ss06(1.2)UD30-
4
AC-1.2Ss07(1.2)UD30-
4
AC-1.2Ss08(1.2)UD30-
4
AC-1.2Ss09(1.2)UD30-
4
AC-1.2Ss11(1.2)UD30-
4
AC-1.2Ss12(1.2)UD30-
4
包絡スペクトル

4
3

31895



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4.-61図 第4.-62図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW05-
5
AC-1.2Ss02(1.2)EW05-
5
AC-1.2Ss03(1.2)EW05-
5
AC-1.2Ss04(1.2)EW05-
5
AC-1.2Ss05(1.2)EW05-
5
AC-1.2Ss06(1.2)EW05-
5
AC-1.2Ss07(1.2)EW05-
5
AC-1.2Ss08(1.2)EW05-
5
AC-1.2Ss09(1.2)EW05-
5
AC-1.2Ss10(1.2)EW05-
5
AC-1.2Ss11(1.2)EW05-
5
AC-1.2Ss12(1.2)EW05-
5
AC-1.2Ss13(1.2)EW05-
5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW10-
5
AC-1.2Ss02(1.2)EW10-
5
AC-1.2Ss03(1.2)EW10-
5
AC-1.2Ss04(1.2)EW10-
5
AC-1.2Ss05(1.2)EW10-
5
AC-1.2Ss06(1.2)EW10-
5
AC-1.2Ss07(1.2)EW10-
5
AC-1.2Ss08(1.2)EW10-
5
AC-1.2Ss09(1.2)EW10-
5
AC-1.2Ss10(1.2)EW10-
5
AC-1.2Ss11(1.2)EW10-
5
AC-1.2Ss12(1.2)EW10-
5
AC-1.2Ss13(1.2)EW10-
5

4
4

31896



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4.-63図 第4.-64図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW20-
5
AC-1.2Ss02(1.2)EW20-
5
AC-1.2Ss03(1.2)EW20-
5
AC-1.2Ss04(1.2)EW20-
5
AC-1.2Ss05(1.2)EW20-
5
AC-1.2Ss06(1.2)EW20-
5
AC-1.2Ss07(1.2)EW20-
5
AC-1.2Ss08(1.2)EW20-
5
AC-1.2Ss09(1.2)EW20-
5
AC-1.2Ss10(1.2)EW20-
5
AC-1.2Ss11(1.2)EW20-
5
AC-1.2Ss12(1.2)EW20-
5
AC-1.2Ss13(1.2)EW20-
5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW25-
5
AC-1.2Ss02(1.2)EW25-
5
AC-1.2Ss03(1.2)EW25-
5
AC-1.2Ss04(1.2)EW25-
5
AC-1.2Ss05(1.2)EW25-
5
AC-1.2Ss06(1.2)EW25-
5
AC-1.2Ss07(1.2)EW25-
5
AC-1.2Ss08(1.2)EW25-
5
AC-1.2Ss09(1.2)EW25-
5
AC-1.2Ss10(1.2)EW25-
5
AC-1.2Ss11(1.2)EW25-
5
AC-1.2Ss12(1.2)EW25-
5
AC-1.2Ss13(1.2)EW25-
5

4
5

31897



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

第4.-65図 第4.-66図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW30-
5
AC-1.2Ss02(1.2)EW30-
5
AC-1.2Ss03(1.2)EW30-
5
AC-1.2Ss04(1.2)EW30-
5
AC-1.2Ss05(1.2)EW30-
5
AC-1.2Ss06(1.2)EW30-
5
AC-1.2Ss07(1.2)EW30-
5
AC-1.2Ss08(1.2)EW30-
5
AC-1.2Ss09(1.2)EW30-
5
AC-1.2Ss10(1.2)EW30-
5
AC-1.2Ss11(1.2)EW30-
5
AC-1.2Ss12(1.2)EW30-
5
AC-1.2Ss13(1.2)EW30-
5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS05-
5
AC-1.2Ss02(1.2)NS05-
5
AC-1.2Ss03(1.2)NS05-
5
AC-1.2Ss04(1.2)NS05-
5
AC-1.2Ss05(1.2)NS05-
5
AC-1.2Ss06(1.2)NS05-
5
AC-1.2Ss07(1.2)NS05-
5
AC-1.2Ss08(1.2)NS05-
5
AC-1.2Ss09(1.2)NS05-
5
AC-1.2Ss10(1.2)NS05-
5
AC-1.2Ss11(1.2)NS05-
5
AC-1.2Ss12(1.2)NS05-
5
AC-1.2Ss13(1.2)NS05-
5

4
6

31898



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

第4.-67図 第4.-68図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS10-
5
AC-1.2Ss02(1.2)NS10-
5
AC-1.2Ss03(1.2)NS10-
5
AC-1.2Ss04(1.2)NS10-
5
AC-1.2Ss05(1.2)NS10-
5
AC-1.2Ss06(1.2)NS10-
5
AC-1.2Ss07(1.2)NS10-
5
AC-1.2Ss08(1.2)NS10-
5
AC-1.2Ss09(1.2)NS10-
5
AC-1.2Ss10(1.2)NS10-
5
AC-1.2Ss11(1.2)NS10-
5
AC-1.2Ss12(1.2)NS10-
5
AC-1.2Ss13(1.2)NS10-
5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS20-
5
AC-1.2Ss02(1.2)NS20-
5
AC-1.2Ss03(1.2)NS20-
5
AC-1.2Ss04(1.2)NS20-
5
AC-1.2Ss05(1.2)NS20-
5
AC-1.2Ss06(1.2)NS20-
5
AC-1.2Ss07(1.2)NS20-
5
AC-1.2Ss08(1.2)NS20-
5
AC-1.2Ss09(1.2)NS20-
5
AC-1.2Ss10(1.2)NS20-
5
AC-1.2Ss11(1.2)NS20-
5
AC-1.2Ss12(1.2)NS20-
5
AC-1.2Ss13(1.2)NS20-
5

4
7

31899



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

第4.-69図 第4.-70図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS25-
5
AC-1.2Ss02(1.2)NS25-
5
AC-1.2Ss03(1.2)NS25-
5
AC-1.2Ss04(1.2)NS25-
5
AC-1.2Ss05(1.2)NS25-
5
AC-1.2Ss06(1.2)NS25-
5
AC-1.2Ss07(1.2)NS25-
5
AC-1.2Ss08(1.2)NS25-
5
AC-1.2Ss09(1.2)NS25-
5
AC-1.2Ss10(1.2)NS25-
5
AC-1.2Ss11(1.2)NS25-
5
AC-1.2Ss12(1.2)NS25-
5
AC-1.2Ss13(1.2)NS25-
5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS30-
5
AC-1.2Ss02(1.2)NS30-
5
AC-1.2Ss03(1.2)NS30-
5
AC-1.2Ss04(1.2)NS30-
5
AC-1.2Ss05(1.2)NS30-
5
AC-1.2Ss06(1.2)NS30-
5
AC-1.2Ss07(1.2)NS30-
5
AC-1.2Ss08(1.2)NS30-
5
AC-1.2Ss09(1.2)NS30-
5
AC-1.2Ss10(1.2)NS30-
5
AC-1.2Ss11(1.2)NS30-
5
AC-1.2Ss12(1.2)NS30-
5
AC-1.2Ss13(1.2)NS30-
5

4
8

31900



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4.-71図 第4.-72図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD05-
5
AC-1.2Ss02(1.2)UD05-
5
AC-1.2Ss03(1.2)UD05-
5
AC-1.2Ss04(1.2)UD05-
5
AC-1.2Ss05(1.2)UD05-
5
AC-1.2Ss06(1.2)UD05-
5
AC-1.2Ss07(1.2)UD05-
5
AC-1.2Ss08(1.2)UD05-
5
AC-1.2Ss09(1.2)UD05-
5
AC-1.2Ss11(1.2)UD05-
5
AC-1.2Ss12(1.2)UD05-
5
包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD10-
5
AC-1.2Ss02(1.2)UD10-
5
AC-1.2Ss03(1.2)UD10-
5
AC-1.2Ss04(1.2)UD10-
5
AC-1.2Ss05(1.2)UD10-
5
AC-1.2Ss06(1.2)UD10-
5
AC-1.2Ss07(1.2)UD10-
5
AC-1.2Ss08(1.2)UD10-
5
AC-1.2Ss09(1.2)UD10-
5
AC-1.2Ss11(1.2)UD10-
5
AC-1.2Ss12(1.2)UD10-
5
包絡スペクトル

4
9

31901



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4.-73図 第4.-74図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD20-
5
AC-1.2Ss02(1.2)UD20-
5
AC-1.2Ss03(1.2)UD20-
5
AC-1.2Ss04(1.2)UD20-
5
AC-1.2Ss05(1.2)UD20-
5
AC-1.2Ss06(1.2)UD20-
5
AC-1.2Ss07(1.2)UD20-
5
AC-1.2Ss08(1.2)UD20-
5
AC-1.2Ss09(1.2)UD20-
5
AC-1.2Ss11(1.2)UD20-
5
AC-1.2Ss12(1.2)UD20-
5
包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD25-
5
AC-1.2Ss02(1.2)UD25-
5
AC-1.2Ss03(1.2)UD25-
5
AC-1.2Ss04(1.2)UD25-
5
AC-1.2Ss05(1.2)UD25-
5
AC-1.2Ss06(1.2)UD25-
5
AC-1.2Ss07(1.2)UD25-
5
AC-1.2Ss08(1.2)UD25-
5
AC-1.2Ss09(1.2)UD25-
5
AC-1.2Ss11(1.2)UD25-
5
AC-1.2Ss12(1.2)UD25-
5
包絡スペクトル

5
0

31902



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

第4.-75図 第4.-76図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD30-
5
AC-1.2Ss02(1.2)UD30-
5
AC-1.2Ss03(1.2)UD30-
5
AC-1.2Ss04(1.2)UD30-
5
AC-1.2Ss05(1.2)UD30-
5
AC-1.2Ss06(1.2)UD30-
5
AC-1.2Ss07(1.2)UD30-
5
AC-1.2Ss08(1.2)UD30-
5
AC-1.2Ss09(1.2)UD30-
5
AC-1.2Ss11(1.2)UD30-
5
AC-1.2Ss12(1.2)UD30-
5
包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW05-
6
AC-1.2Ss02(1.2)EW05-
6
AC-1.2Ss03(1.2)EW05-
6
AC-1.2Ss04(1.2)EW05-
6
AC-1.2Ss05(1.2)EW05-
6
AC-1.2Ss06(1.2)EW05-
6
AC-1.2Ss07(1.2)EW05-
6
AC-1.2Ss08(1.2)EW05-
6
AC-1.2Ss09(1.2)EW05-
6
AC-1.2Ss10(1.2)EW05-
6
AC-1.2Ss11(1.2)EW05-
6
AC-1.2Ss12(1.2)EW05-
6
AC-1.2Ss13(1.2)EW05-
6

5
1

31903



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

第4.-77図 第4.-78図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW10-
6
AC-1.2Ss02(1.2)EW10-
6
AC-1.2Ss03(1.2)EW10-
6
AC-1.2Ss04(1.2)EW10-
6
AC-1.2Ss05(1.2)EW10-
6
AC-1.2Ss06(1.2)EW10-
6
AC-1.2Ss07(1.2)EW10-
6
AC-1.2Ss08(1.2)EW10-
6
AC-1.2Ss09(1.2)EW10-
6
AC-1.2Ss10(1.2)EW10-
6
AC-1.2Ss11(1.2)EW10-
6
AC-1.2Ss12(1.2)EW10-
6
AC-1.2Ss13(1.2)EW10-
6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW20-
6
AC-1.2Ss02(1.2)EW20-
6
AC-1.2Ss03(1.2)EW20-
6
AC-1.2Ss04(1.2)EW20-
6
AC-1.2Ss05(1.2)EW20-
6
AC-1.2Ss06(1.2)EW20-
6
AC-1.2Ss07(1.2)EW20-
6
AC-1.2Ss08(1.2)EW20-
6
AC-1.2Ss09(1.2)EW20-
6
AC-1.2Ss10(1.2)EW20-
6
AC-1.2Ss11(1.2)EW20-
6
AC-1.2Ss12(1.2)EW20-
6
AC-1.2Ss13(1.2)EW20-
6

5
2

31904



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

第4.-79図 第4.-80図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW25-
6
AC-1.2Ss02(1.2)EW25-
6
AC-1.2Ss03(1.2)EW25-
6
AC-1.2Ss04(1.2)EW25-
6
AC-1.2Ss05(1.2)EW25-
6
AC-1.2Ss06(1.2)EW25-
6
AC-1.2Ss07(1.2)EW25-
6
AC-1.2Ss08(1.2)EW25-
6
AC-1.2Ss09(1.2)EW25-
6
AC-1.2Ss10(1.2)EW25-
6
AC-1.2Ss11(1.2)EW25-
6
AC-1.2Ss12(1.2)EW25-
6
AC-1.2Ss13(1.2)EW25-
6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW30-
6
AC-1.2Ss02(1.2)EW30-
6
AC-1.2Ss03(1.2)EW30-
6
AC-1.2Ss04(1.2)EW30-
6
AC-1.2Ss05(1.2)EW30-
6
AC-1.2Ss06(1.2)EW30-
6
AC-1.2Ss07(1.2)EW30-
6
AC-1.2Ss08(1.2)EW30-
6
AC-1.2Ss09(1.2)EW30-
6
AC-1.2Ss10(1.2)EW30-
6
AC-1.2Ss11(1.2)EW30-
6
AC-1.2Ss12(1.2)EW30-
6
AC-1.2Ss13(1.2)EW30-
6

5
3

31905



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4.-81図 第4.-82図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS05-
6
AC-1.2Ss02(1.2)NS05-
6
AC-1.2Ss03(1.2)NS05-
6
AC-1.2Ss04(1.2)NS05-
6
AC-1.2Ss05(1.2)NS05-
6
AC-1.2Ss06(1.2)NS05-
6
AC-1.2Ss07(1.2)NS05-
6
AC-1.2Ss08(1.2)NS05-
6
AC-1.2Ss09(1.2)NS05-
6
AC-1.2Ss10(1.2)NS05-
6
AC-1.2Ss11(1.2)NS05-
6
AC-1.2Ss12(1.2)NS05-
6
AC-1.2Ss13(1.2)NS05-
6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS10-
6
AC-1.2Ss02(1.2)NS10-
6
AC-1.2Ss03(1.2)NS10-
6
AC-1.2Ss04(1.2)NS10-
6
AC-1.2Ss05(1.2)NS10-
6
AC-1.2Ss06(1.2)NS10-
6
AC-1.2Ss07(1.2)NS10-
6
AC-1.2Ss08(1.2)NS10-
6
AC-1.2Ss09(1.2)NS10-
6
AC-1.2Ss10(1.2)NS10-
6
AC-1.2Ss11(1.2)NS10-
6
AC-1.2Ss12(1.2)NS10-
6
AC-1.2Ss13(1.2)NS10-
6

5
4

31906



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4.-83図 第4.-84図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS20-
6
AC-1.2Ss02(1.2)NS20-
6
AC-1.2Ss03(1.2)NS20-
6
AC-1.2Ss04(1.2)NS20-
6
AC-1.2Ss05(1.2)NS20-
6
AC-1.2Ss06(1.2)NS20-
6
AC-1.2Ss07(1.2)NS20-
6
AC-1.2Ss08(1.2)NS20-
6
AC-1.2Ss09(1.2)NS20-
6
AC-1.2Ss10(1.2)NS20-
6
AC-1.2Ss11(1.2)NS20-
6
AC-1.2Ss12(1.2)NS20-
6
AC-1.2Ss13(1.2)NS20-
6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS25-
6
AC-1.2Ss02(1.2)NS25-
6
AC-1.2Ss03(1.2)NS25-
6
AC-1.2Ss04(1.2)NS25-
6
AC-1.2Ss05(1.2)NS25-
6
AC-1.2Ss06(1.2)NS25-
6
AC-1.2Ss07(1.2)NS25-
6
AC-1.2Ss08(1.2)NS25-
6
AC-1.2Ss09(1.2)NS25-
6
AC-1.2Ss10(1.2)NS25-
6
AC-1.2Ss11(1.2)NS25-
6
AC-1.2Ss12(1.2)NS25-
6
AC-1.2Ss13(1.2)NS25-
6

5
5

31907



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

第4.-85図 第4.-86図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS30-
6
AC-1.2Ss02(1.2)NS30-
6
AC-1.2Ss03(1.2)NS30-
6
AC-1.2Ss04(1.2)NS30-
6
AC-1.2Ss05(1.2)NS30-
6
AC-1.2Ss06(1.2)NS30-
6
AC-1.2Ss07(1.2)NS30-
6
AC-1.2Ss08(1.2)NS30-
6
AC-1.2Ss09(1.2)NS30-
6
AC-1.2Ss10(1.2)NS30-
6
AC-1.2Ss11(1.2)NS30-
6
AC-1.2Ss12(1.2)NS30-
6
AC-1.2Ss13(1.2)NS30-
6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD05-
6
AC-1.2Ss02(1.2)UD05-
6
AC-1.2Ss03(1.2)UD05-
6
AC-1.2Ss04(1.2)UD05-
6
AC-1.2Ss05(1.2)UD05-
6
AC-1.2Ss06(1.2)UD05-
6
AC-1.2Ss07(1.2)UD05-
6
AC-1.2Ss08(1.2)UD05-
6
AC-1.2Ss09(1.2)UD05-
6
AC-1.2Ss11(1.2)UD05-
6
AC-1.2Ss12(1.2)UD05-
6
包絡スペクトル

5
6

31908



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

第4.-87図 第4.-88図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD10-
6
AC-1.2Ss02(1.2)UD10-
6
AC-1.2Ss03(1.2)UD10-
6
AC-1.2Ss04(1.2)UD10-
6
AC-1.2Ss05(1.2)UD10-
6
AC-1.2Ss06(1.2)UD10-
6
AC-1.2Ss07(1.2)UD10-
6
AC-1.2Ss08(1.2)UD10-
6
AC-1.2Ss09(1.2)UD10-
6
AC-1.2Ss11(1.2)UD10-
6
AC-1.2Ss12(1.2)UD10-
6
包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD20-
6
AC-1.2Ss02(1.2)UD20-
6
AC-1.2Ss03(1.2)UD20-
6
AC-1.2Ss04(1.2)UD20-
6
AC-1.2Ss05(1.2)UD20-
6
AC-1.2Ss06(1.2)UD20-
6
AC-1.2Ss07(1.2)UD20-
6
AC-1.2Ss08(1.2)UD20-
6
AC-1.2Ss09(1.2)UD20-
6
AC-1.2Ss11(1.2)UD20-
6
AC-1.2Ss12(1.2)UD20-
6
包絡スペクトル

5
7

31909



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

第4.-89図 第4.-90図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD25-
6
AC-1.2Ss02(1.2)UD25-
6
AC-1.2Ss03(1.2)UD25-
6
AC-1.2Ss04(1.2)UD25-
6
AC-1.2Ss05(1.2)UD25-
6
AC-1.2Ss06(1.2)UD25-
6
AC-1.2Ss07(1.2)UD25-
6
AC-1.2Ss08(1.2)UD25-
6
AC-1.2Ss09(1.2)UD25-
6
AC-1.2Ss11(1.2)UD25-
6
AC-1.2Ss12(1.2)UD25-
6
包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD30-
6
AC-1.2Ss02(1.2)UD30-
6
AC-1.2Ss03(1.2)UD30-
6
AC-1.2Ss04(1.2)UD30-
6
AC-1.2Ss05(1.2)UD30-
6
AC-1.2Ss06(1.2)UD30-
6
AC-1.2Ss07(1.2)UD30-
6
AC-1.2Ss08(1.2)UD30-
6
AC-1.2Ss09(1.2)UD30-
6
AC-1.2Ss11(1.2)UD30-
6
AC-1.2Ss12(1.2)UD30-
6
包絡スペクトル

5
8

31910



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4.-91図 第4.-92図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW05-
7
AC-1.2Ss02(1.2)EW05-
7
AC-1.2Ss03(1.2)EW05-
7
AC-1.2Ss04(1.2)EW05-
7
AC-1.2Ss05(1.2)EW05-
7
AC-1.2Ss06(1.2)EW05-
7
AC-1.2Ss07(1.2)EW05-
7
AC-1.2Ss08(1.2)EW05-
7
AC-1.2Ss09(1.2)EW05-
7
AC-1.2Ss10(1.2)EW05-
7
AC-1.2Ss11(1.2)EW05-
7
AC-1.2Ss12(1.2)EW05-
7
AC-1.2Ss13(1.2)EW05-
7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW10-
7
AC-1.2Ss02(1.2)EW10-
7
AC-1.2Ss03(1.2)EW10-
7
AC-1.2Ss04(1.2)EW10-
7
AC-1.2Ss05(1.2)EW10-
7
AC-1.2Ss06(1.2)EW10-
7
AC-1.2Ss07(1.2)EW10-
7
AC-1.2Ss08(1.2)EW10-
7
AC-1.2Ss09(1.2)EW10-
7
AC-1.2Ss10(1.2)EW10-
7
AC-1.2Ss11(1.2)EW10-
7
AC-1.2Ss12(1.2)EW10-
7
AC-1.2Ss13(1.2)EW10-
7

5
9

31911



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4.-93図 第4.-94図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW20-
7
AC-1.2Ss02(1.2)EW20-
7
AC-1.2Ss03(1.2)EW20-
7
AC-1.2Ss04(1.2)EW20-
7
AC-1.2Ss05(1.2)EW20-
7
AC-1.2Ss06(1.2)EW20-
7
AC-1.2Ss07(1.2)EW20-
7
AC-1.2Ss08(1.2)EW20-
7
AC-1.2Ss09(1.2)EW20-
7
AC-1.2Ss10(1.2)EW20-
7
AC-1.2Ss11(1.2)EW20-
7
AC-1.2Ss12(1.2)EW20-
7
AC-1.2Ss13(1.2)EW20-
7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW25-
7
AC-1.2Ss02(1.2)EW25-
7
AC-1.2Ss03(1.2)EW25-
7
AC-1.2Ss04(1.2)EW25-
7
AC-1.2Ss05(1.2)EW25-
7
AC-1.2Ss06(1.2)EW25-
7
AC-1.2Ss07(1.2)EW25-
7
AC-1.2Ss08(1.2)EW25-
7
AC-1.2Ss09(1.2)EW25-
7
AC-1.2Ss10(1.2)EW25-
7
AC-1.2Ss11(1.2)EW25-
7
AC-1.2Ss12(1.2)EW25-
7
AC-1.2Ss13(1.2)EW25-
7

6
0

31912



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

第4.-95図 第4.-96図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW30-
7
AC-1.2Ss02(1.2)EW30-
7
AC-1.2Ss03(1.2)EW30-
7
AC-1.2Ss04(1.2)EW30-
7
AC-1.2Ss05(1.2)EW30-
7
AC-1.2Ss06(1.2)EW30-
7
AC-1.2Ss07(1.2)EW30-
7
AC-1.2Ss08(1.2)EW30-
7
AC-1.2Ss09(1.2)EW30-
7
AC-1.2Ss10(1.2)EW30-
7
AC-1.2Ss11(1.2)EW30-
7
AC-1.2Ss12(1.2)EW30-
7
AC-1.2Ss13(1.2)EW30-
7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS05-
7
AC-1.2Ss02(1.2)NS05-
7
AC-1.2Ss03(1.2)NS05-
7
AC-1.2Ss04(1.2)NS05-
7
AC-1.2Ss05(1.2)NS05-
7
AC-1.2Ss06(1.2)NS05-
7
AC-1.2Ss07(1.2)NS05-
7
AC-1.2Ss08(1.2)NS05-
7
AC-1.2Ss09(1.2)NS05-
7
AC-1.2Ss10(1.2)NS05-
7
AC-1.2Ss11(1.2)NS05-
7
AC-1.2Ss12(1.2)NS05-
7
AC-1.2Ss13(1.2)NS05-
7

6
1

31913



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

第4.-97図 第4.-98図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS10-
7
AC-1.2Ss02(1.2)NS10-
7
AC-1.2Ss03(1.2)NS10-
7
AC-1.2Ss04(1.2)NS10-
7
AC-1.2Ss05(1.2)NS10-
7
AC-1.2Ss06(1.2)NS10-
7
AC-1.2Ss07(1.2)NS10-
7
AC-1.2Ss08(1.2)NS10-
7
AC-1.2Ss09(1.2)NS10-
7
AC-1.2Ss10(1.2)NS10-
7
AC-1.2Ss11(1.2)NS10-
7
AC-1.2Ss12(1.2)NS10-
7
AC-1.2Ss13(1.2)NS10-
7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS20-
7
AC-1.2Ss02(1.2)NS20-
7
AC-1.2Ss03(1.2)NS20-
7
AC-1.2Ss04(1.2)NS20-
7
AC-1.2Ss05(1.2)NS20-
7
AC-1.2Ss06(1.2)NS20-
7
AC-1.2Ss07(1.2)NS20-
7
AC-1.2Ss08(1.2)NS20-
7
AC-1.2Ss09(1.2)NS20-
7
AC-1.2Ss10(1.2)NS20-
7
AC-1.2Ss11(1.2)NS20-
7
AC-1.2Ss12(1.2)NS20-
7
AC-1.2Ss13(1.2)NS20-
7

6
2

31914



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

第4.-99図 第4.-100図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS25-
7
AC-1.2Ss02(1.2)NS25-
7
AC-1.2Ss03(1.2)NS25-
7
AC-1.2Ss04(1.2)NS25-
7
AC-1.2Ss05(1.2)NS25-
7
AC-1.2Ss06(1.2)NS25-
7
AC-1.2Ss07(1.2)NS25-
7
AC-1.2Ss08(1.2)NS25-
7
AC-1.2Ss09(1.2)NS25-
7
AC-1.2Ss10(1.2)NS25-
7
AC-1.2Ss11(1.2)NS25-
7
AC-1.2Ss12(1.2)NS25-
7
AC-1.2Ss13(1.2)NS25-
7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS30-
7
AC-1.2Ss02(1.2)NS30-
7
AC-1.2Ss03(1.2)NS30-
7
AC-1.2Ss04(1.2)NS30-
7
AC-1.2Ss05(1.2)NS30-
7
AC-1.2Ss06(1.2)NS30-
7
AC-1.2Ss07(1.2)NS30-
7
AC-1.2Ss08(1.2)NS30-
7
AC-1.2Ss09(1.2)NS30-
7
AC-1.2Ss10(1.2)NS30-
7
AC-1.2Ss11(1.2)NS30-
7
AC-1.2Ss12(1.2)NS30-
7
AC-1.2Ss13(1.2)NS30-
7

6
3

31915



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4.-101図 第4.-102図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD05-
7
AC-1.2Ss02(1.2)UD05-
7
AC-1.2Ss03(1.2)UD05-
7
AC-1.2Ss04(1.2)UD05-
7
AC-1.2Ss05(1.2)UD05-
7
AC-1.2Ss06(1.2)UD05-
7
AC-1.2Ss07(1.2)UD05-
7
AC-1.2Ss08(1.2)UD05-
7
AC-1.2Ss09(1.2)UD05-
7
AC-1.2Ss11(1.2)UD05-
7
AC-1.2Ss12(1.2)UD05-
7
包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD10-
7
AC-1.2Ss02(1.2)UD10-
7
AC-1.2Ss03(1.2)UD10-
7
AC-1.2Ss04(1.2)UD10-
7
AC-1.2Ss05(1.2)UD10-
7
AC-1.2Ss06(1.2)UD10-
7
AC-1.2Ss07(1.2)UD10-
7
AC-1.2Ss08(1.2)UD10-
7
AC-1.2Ss09(1.2)UD10-
7
AC-1.2Ss11(1.2)UD10-
7
AC-1.2Ss12(1.2)UD10-
7
包絡スペクトル

6
4

31916



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4.-103図 第4.-104図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD20-
7
AC-1.2Ss02(1.2)UD20-
7
AC-1.2Ss03(1.2)UD20-
7
AC-1.2Ss04(1.2)UD20-
7
AC-1.2Ss05(1.2)UD20-
7
AC-1.2Ss06(1.2)UD20-
7
AC-1.2Ss07(1.2)UD20-
7
AC-1.2Ss08(1.2)UD20-
7
AC-1.2Ss09(1.2)UD20-
7
AC-1.2Ss11(1.2)UD20-
7
AC-1.2Ss12(1.2)UD20-
7
包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD25-
7
AC-1.2Ss02(1.2)UD25-
7
AC-1.2Ss03(1.2)UD25-
7
AC-1.2Ss04(1.2)UD25-
7
AC-1.2Ss05(1.2)UD25-
7
AC-1.2Ss06(1.2)UD25-
7
AC-1.2Ss07(1.2)UD25-
7
AC-1.2Ss08(1.2)UD25-
7
AC-1.2Ss09(1.2)UD25-
7
AC-1.2Ss11(1.2)UD25-
7
AC-1.2Ss12(1.2)UD25-
7
包絡スペクトル

6
5

31917



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

第4.-105図 第4.-106図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD30-
7
AC-1.2Ss02(1.2)UD30-
7
AC-1.2Ss03(1.2)UD30-
7
AC-1.2Ss04(1.2)UD30-
7
AC-1.2Ss05(1.2)UD30-
7
AC-1.2Ss06(1.2)UD30-
7
AC-1.2Ss07(1.2)UD30-
7
AC-1.2Ss08(1.2)UD30-
7
AC-1.2Ss09(1.2)UD30-
7
AC-1.2Ss11(1.2)UD30-
7
AC-1.2Ss12(1.2)UD30-
7
包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW05-
8
AC-1.2Ss02(1.2)EW05-
8
AC-1.2Ss03(1.2)EW05-
8
AC-1.2Ss04(1.2)EW05-
8
AC-1.2Ss05(1.2)EW05-
8
AC-1.2Ss06(1.2)EW05-
8
AC-1.2Ss07(1.2)EW05-
8
AC-1.2Ss08(1.2)EW05-
8
AC-1.2Ss09(1.2)EW05-
8
AC-1.2Ss10(1.2)EW05-
8
AC-1.2Ss11(1.2)EW05-
8
AC-1.2Ss12(1.2)EW05-
8
AC-1.2Ss13(1.2)EW05-
8

6
6

31918



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

第4.-107図 第4.-108図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW10-
8
AC-1.2Ss02(1.2)EW10-
8
AC-1.2Ss03(1.2)EW10-
8
AC-1.2Ss04(1.2)EW10-
8
AC-1.2Ss05(1.2)EW10-
8
AC-1.2Ss06(1.2)EW10-
8
AC-1.2Ss07(1.2)EW10-
8
AC-1.2Ss08(1.2)EW10-
8
AC-1.2Ss09(1.2)EW10-
8
AC-1.2Ss10(1.2)EW10-
8
AC-1.2Ss11(1.2)EW10-
8
AC-1.2Ss12(1.2)EW10-
8
AC-1.2Ss13(1.2)EW10-
8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW20-
8
AC-1.2Ss02(1.2)EW20-
8
AC-1.2Ss03(1.2)EW20-
8
AC-1.2Ss04(1.2)EW20-
8
AC-1.2Ss05(1.2)EW20-
8
AC-1.2Ss06(1.2)EW20-
8
AC-1.2Ss07(1.2)EW20-
8
AC-1.2Ss08(1.2)EW20-
8
AC-1.2Ss09(1.2)EW20-
8
AC-1.2Ss10(1.2)EW20-
8
AC-1.2Ss11(1.2)EW20-
8
AC-1.2Ss12(1.2)EW20-
8
AC-1.2Ss13(1.2)EW20-
8

6
7

31919



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

第4.-109図 第4.-110図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW25-
8
AC-1.2Ss02(1.2)EW25-
8
AC-1.2Ss03(1.2)EW25-
8
AC-1.2Ss04(1.2)EW25-
8
AC-1.2Ss05(1.2)EW25-
8
AC-1.2Ss06(1.2)EW25-
8
AC-1.2Ss07(1.2)EW25-
8
AC-1.2Ss08(1.2)EW25-
8
AC-1.2Ss09(1.2)EW25-
8
AC-1.2Ss10(1.2)EW25-
8
AC-1.2Ss11(1.2)EW25-
8
AC-1.2Ss12(1.2)EW25-
8
AC-1.2Ss13(1.2)EW25-
8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW30-
8
AC-1.2Ss02(1.2)EW30-
8
AC-1.2Ss03(1.2)EW30-
8
AC-1.2Ss04(1.2)EW30-
8
AC-1.2Ss05(1.2)EW30-
8
AC-1.2Ss06(1.2)EW30-
8
AC-1.2Ss07(1.2)EW30-
8
AC-1.2Ss08(1.2)EW30-
8
AC-1.2Ss09(1.2)EW30-
8
AC-1.2Ss10(1.2)EW30-
8
AC-1.2Ss11(1.2)EW30-
8
AC-1.2Ss12(1.2)EW30-
8
AC-1.2Ss13(1.2)EW30-
8

6
8

31920



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4.-111図 第4.-112図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS05-
8
AC-1.2Ss02(1.2)NS05-
8
AC-1.2Ss03(1.2)NS05-
8
AC-1.2Ss04(1.2)NS05-
8
AC-1.2Ss05(1.2)NS05-
8
AC-1.2Ss06(1.2)NS05-
8
AC-1.2Ss07(1.2)NS05-
8
AC-1.2Ss08(1.2)NS05-
8
AC-1.2Ss09(1.2)NS05-
8
AC-1.2Ss10(1.2)NS05-
8
AC-1.2Ss11(1.2)NS05-
8
AC-1.2Ss12(1.2)NS05-
8
AC-1.2Ss13(1.2)NS05-
8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS10-
8
AC-1.2Ss02(1.2)NS10-
8
AC-1.2Ss03(1.2)NS10-
8
AC-1.2Ss04(1.2)NS10-
8
AC-1.2Ss05(1.2)NS10-
8
AC-1.2Ss06(1.2)NS10-
8
AC-1.2Ss07(1.2)NS10-
8
AC-1.2Ss08(1.2)NS10-
8
AC-1.2Ss09(1.2)NS10-
8
AC-1.2Ss10(1.2)NS10-
8
AC-1.2Ss11(1.2)NS10-
8
AC-1.2Ss12(1.2)NS10-
8
AC-1.2Ss13(1.2)NS10-
8

6
9

31921



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4.-113図 第4.-114図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS20-
8
AC-1.2Ss02(1.2)NS20-
8
AC-1.2Ss03(1.2)NS20-
8
AC-1.2Ss04(1.2)NS20-
8
AC-1.2Ss05(1.2)NS20-
8
AC-1.2Ss06(1.2)NS20-
8
AC-1.2Ss07(1.2)NS20-
8
AC-1.2Ss08(1.2)NS20-
8
AC-1.2Ss09(1.2)NS20-
8
AC-1.2Ss10(1.2)NS20-
8
AC-1.2Ss11(1.2)NS20-
8
AC-1.2Ss12(1.2)NS20-
8
AC-1.2Ss13(1.2)NS20-
8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS25-
8
AC-1.2Ss02(1.2)NS25-
8
AC-1.2Ss03(1.2)NS25-
8
AC-1.2Ss04(1.2)NS25-
8
AC-1.2Ss05(1.2)NS25-
8
AC-1.2Ss06(1.2)NS25-
8
AC-1.2Ss07(1.2)NS25-
8
AC-1.2Ss08(1.2)NS25-
8
AC-1.2Ss09(1.2)NS25-
8
AC-1.2Ss10(1.2)NS25-
8
AC-1.2Ss11(1.2)NS25-
8
AC-1.2Ss12(1.2)NS25-
8
AC-1.2Ss13(1.2)NS25-
8

7
0

31922



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

第4.-115図 第4.-116図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS30-
8
AC-1.2Ss02(1.2)NS30-
8
AC-1.2Ss03(1.2)NS30-
8
AC-1.2Ss04(1.2)NS30-
8
AC-1.2Ss05(1.2)NS30-
8
AC-1.2Ss06(1.2)NS30-
8
AC-1.2Ss07(1.2)NS30-
8
AC-1.2Ss08(1.2)NS30-
8
AC-1.2Ss09(1.2)NS30-
8
AC-1.2Ss10(1.2)NS30-
8
AC-1.2Ss11(1.2)NS30-
8
AC-1.2Ss12(1.2)NS30-
8
AC-1.2Ss13(1.2)NS30-
8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD05-
8
AC-1.2Ss02(1.2)UD05-
8
AC-1.2Ss03(1.2)UD05-
8
AC-1.2Ss04(1.2)UD05-
8
AC-1.2Ss05(1.2)UD05-
8
AC-1.2Ss06(1.2)UD05-
8
AC-1.2Ss07(1.2)UD05-
8
AC-1.2Ss08(1.2)UD05-
8
AC-1.2Ss09(1.2)UD05-
8
AC-1.2Ss11(1.2)UD05-
8
AC-1.2Ss12(1.2)UD05-
8
包絡スペクトル

7
1

31923



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

第4.-117図 第4.-118図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD10-
8
AC-1.2Ss02(1.2)UD10-
8
AC-1.2Ss03(1.2)UD10-
8
AC-1.2Ss04(1.2)UD10-
8
AC-1.2Ss05(1.2)UD10-
8
AC-1.2Ss06(1.2)UD10-
8
AC-1.2Ss07(1.2)UD10-
8
AC-1.2Ss08(1.2)UD10-
8
AC-1.2Ss09(1.2)UD10-
8
AC-1.2Ss11(1.2)UD10-
8
AC-1.2Ss12(1.2)UD10-
8
包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD20-
8
AC-1.2Ss02(1.2)UD20-
8
AC-1.2Ss03(1.2)UD20-
8
AC-1.2Ss04(1.2)UD20-
8
AC-1.2Ss05(1.2)UD20-
8
AC-1.2Ss06(1.2)UD20-
8
AC-1.2Ss07(1.2)UD20-
8
AC-1.2Ss08(1.2)UD20-
8
AC-1.2Ss09(1.2)UD20-
8
AC-1.2Ss11(1.2)UD20-
8
AC-1.2Ss12(1.2)UD20-
8
包絡スペクトル

7
2

31924



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

第4.-119図 第4.-120図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD25-
8
AC-1.2Ss02(1.2)UD25-
8
AC-1.2Ss03(1.2)UD25-
8
AC-1.2Ss04(1.2)UD25-
8
AC-1.2Ss05(1.2)UD25-
8
AC-1.2Ss06(1.2)UD25-
8
AC-1.2Ss07(1.2)UD25-
8
AC-1.2Ss08(1.2)UD25-
8
AC-1.2Ss09(1.2)UD25-
8
AC-1.2Ss11(1.2)UD25-
8
AC-1.2Ss12(1.2)UD25-
8
包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD30-
8
AC-1.2Ss02(1.2)UD30-
8
AC-1.2Ss03(1.2)UD30-
8
AC-1.2Ss04(1.2)UD30-
8
AC-1.2Ss05(1.2)UD30-
8
AC-1.2Ss06(1.2)UD30-
8
AC-1.2Ss07(1.2)UD30-
8
AC-1.2Ss08(1.2)UD30-
8
AC-1.2Ss09(1.2)UD30-
8
AC-1.2Ss11(1.2)UD30-
8
AC-1.2Ss12(1.2)UD30-
8
包絡スペクトル

7
3

31925



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4.-121図 第4.-122図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW05-
9
AC-1.2Ss02(1.2)EW05-
9
AC-1.2Ss03(1.2)EW05-
9
AC-1.2Ss04(1.2)EW05-
9
AC-1.2Ss05(1.2)EW05-
9
AC-1.2Ss06(1.2)EW05-
9
AC-1.2Ss07(1.2)EW05-
9
AC-1.2Ss08(1.2)EW05-
9
AC-1.2Ss09(1.2)EW05-
9
AC-1.2Ss10(1.2)EW05-
9
AC-1.2Ss11(1.2)EW05-
9
AC-1.2Ss12(1.2)EW05-
9
AC-1.2Ss13(1.2)EW05-
9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW10-
9
AC-1.2Ss02(1.2)EW10-
9
AC-1.2Ss03(1.2)EW10-
9
AC-1.2Ss04(1.2)EW10-
9
AC-1.2Ss05(1.2)EW10-
9
AC-1.2Ss06(1.2)EW10-
9
AC-1.2Ss07(1.2)EW10-
9
AC-1.2Ss08(1.2)EW10-
9
AC-1.2Ss09(1.2)EW10-
9
AC-1.2Ss10(1.2)EW10-
9
AC-1.2Ss11(1.2)EW10-
9
AC-1.2Ss12(1.2)EW10-
9
AC-1.2Ss13(1.2)EW10-
9

7
4

31926



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4.-123図 第4.-124図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW20-
9
AC-1.2Ss02(1.2)EW20-
9
AC-1.2Ss03(1.2)EW20-
9
AC-1.2Ss04(1.2)EW20-
9
AC-1.2Ss05(1.2)EW20-
9
AC-1.2Ss06(1.2)EW20-
9
AC-1.2Ss07(1.2)EW20-
9
AC-1.2Ss08(1.2)EW20-
9
AC-1.2Ss09(1.2)EW20-
9
AC-1.2Ss10(1.2)EW20-
9
AC-1.2Ss11(1.2)EW20-
9
AC-1.2Ss12(1.2)EW20-
9
AC-1.2Ss13(1.2)EW20-
9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW25-
9
AC-1.2Ss02(1.2)EW25-
9
AC-1.2Ss03(1.2)EW25-
9
AC-1.2Ss04(1.2)EW25-
9
AC-1.2Ss05(1.2)EW25-
9
AC-1.2Ss06(1.2)EW25-
9
AC-1.2Ss07(1.2)EW25-
9
AC-1.2Ss08(1.2)EW25-
9
AC-1.2Ss09(1.2)EW25-
9
AC-1.2Ss10(1.2)EW25-
9
AC-1.2Ss11(1.2)EW25-
9
AC-1.2Ss12(1.2)EW25-
9
AC-1.2Ss13(1.2)EW25-
9

7
5

31927



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

第4.-125図 第4.-126図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW30-
9
AC-1.2Ss02(1.2)EW30-
9
AC-1.2Ss03(1.2)EW30-
9
AC-1.2Ss04(1.2)EW30-
9
AC-1.2Ss05(1.2)EW30-
9
AC-1.2Ss06(1.2)EW30-
9
AC-1.2Ss07(1.2)EW30-
9
AC-1.2Ss08(1.2)EW30-
9
AC-1.2Ss09(1.2)EW30-
9
AC-1.2Ss10(1.2)EW30-
9
AC-1.2Ss11(1.2)EW30-
9
AC-1.2Ss12(1.2)EW30-
9
AC-1.2Ss13(1.2)EW30-
9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS05-
9
AC-1.2Ss02(1.2)NS05-
9
AC-1.2Ss03(1.2)NS05-
9
AC-1.2Ss04(1.2)NS05-
9
AC-1.2Ss05(1.2)NS05-
9
AC-1.2Ss06(1.2)NS05-
9
AC-1.2Ss07(1.2)NS05-
9
AC-1.2Ss08(1.2)NS05-
9
AC-1.2Ss09(1.2)NS05-
9
AC-1.2Ss10(1.2)NS05-
9
AC-1.2Ss11(1.2)NS05-
9
AC-1.2Ss12(1.2)NS05-
9
AC-1.2Ss13(1.2)NS05-
9

7
6

31928



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

第4.-127図 第4.-128図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS10-
9
AC-1.2Ss02(1.2)NS10-
9
AC-1.2Ss03(1.2)NS10-
9
AC-1.2Ss04(1.2)NS10-
9
AC-1.2Ss05(1.2)NS10-
9
AC-1.2Ss06(1.2)NS10-
9
AC-1.2Ss07(1.2)NS10-
9
AC-1.2Ss08(1.2)NS10-
9
AC-1.2Ss09(1.2)NS10-
9
AC-1.2Ss10(1.2)NS10-
9
AC-1.2Ss11(1.2)NS10-
9
AC-1.2Ss12(1.2)NS10-
9
AC-1.2Ss13(1.2)NS10-
9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS20-
9
AC-1.2Ss02(1.2)NS20-
9
AC-1.2Ss03(1.2)NS20-
9
AC-1.2Ss04(1.2)NS20-
9
AC-1.2Ss05(1.2)NS20-
9
AC-1.2Ss06(1.2)NS20-
9
AC-1.2Ss07(1.2)NS20-
9
AC-1.2Ss08(1.2)NS20-
9
AC-1.2Ss09(1.2)NS20-
9
AC-1.2Ss10(1.2)NS20-
9
AC-1.2Ss11(1.2)NS20-
9
AC-1.2Ss12(1.2)NS20-
9
AC-1.2Ss13(1.2)NS20-
9

7
7

31929



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

第4.-129図 第4.-130図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS25-
9
AC-1.2Ss02(1.2)NS25-
9
AC-1.2Ss03(1.2)NS25-
9
AC-1.2Ss04(1.2)NS25-
9
AC-1.2Ss05(1.2)NS25-
9
AC-1.2Ss06(1.2)NS25-
9
AC-1.2Ss07(1.2)NS25-
9
AC-1.2Ss08(1.2)NS25-
9
AC-1.2Ss09(1.2)NS25-
9
AC-1.2Ss10(1.2)NS25-
9
AC-1.2Ss11(1.2)NS25-
9
AC-1.2Ss12(1.2)NS25-
9
AC-1.2Ss13(1.2)NS25-
9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS30-
9
AC-1.2Ss02(1.2)NS30-
9
AC-1.2Ss03(1.2)NS30-
9
AC-1.2Ss04(1.2)NS30-
9
AC-1.2Ss05(1.2)NS30-
9
AC-1.2Ss06(1.2)NS30-
9
AC-1.2Ss07(1.2)NS30-
9
AC-1.2Ss08(1.2)NS30-
9
AC-1.2Ss09(1.2)NS30-
9
AC-1.2Ss10(1.2)NS30-
9
AC-1.2Ss11(1.2)NS30-
9
A

C-1.2Ss12(1.2)NS30-
9
AC-1.2Ss13(1.2)NS30-
9

7
8

31930



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4.-131図 第4.-132図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD05-
9
AC-1.2Ss02(1.2)UD05-
9
AC-1.2Ss03(1.2)UD05-
9
AC-1.2Ss04(1.2)UD05-
9
AC-1.2Ss05(1.2)UD05-
9
AC-1.2Ss06(1.2)UD05-
9
AC-1.2Ss07(1.2)UD05-
9
AC-1.2Ss08(1.2)UD05-
9
AC-1.2Ss09(1.2)UD05-
9
AC-1.2Ss11(1.2)UD05-
9
AC-1.2Ss12(1.2)UD05-
9
包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD10-
9
AC-1.2Ss02(1.2)UD10-
9
AC-1.2Ss03(1.2)UD10-
9
AC-1.2Ss04(1.2)UD10-
9
AC-1.2Ss05(1.2)UD10-
9
AC-1.2Ss06(1.2)UD10-
9
AC-1.2Ss07(1.2)UD10-
9
AC-1.2Ss08(1.2)UD10-
9
AC-1.2Ss09(1.2)UD10-
9
AC-1.2Ss11(1.2)UD10-
9
AC-1.2Ss12(1.2)UD10-
9
包絡スペクトル

7
9

31931



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4.-133図 第4.-134図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD20-
9
AC-1.2Ss02(1.2)UD20-
9
AC-1.2Ss03(1.2)UD20-
9
AC-1.2Ss04(1.2)UD20-
9
AC-1.2Ss05(1.2)UD20-
9
AC-1.2Ss06(1.2)UD20-
9
AC-1.2Ss07(1.2)UD20-
9
AC-1.2Ss08(1.2)UD20-
9
AC-1.2Ss09(1.2)UD20-
9
AC-1.2Ss11(1.2)UD20-
9
AC-1.2Ss12(1.2)UD20-
9
包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD25-
9
AC-1.2Ss02(1.2)UD25-
9
AC-1.2Ss03(1.2)UD25-
9
AC-1.2Ss04(1.2)UD25-
9
AC-1.2Ss05(1.2)UD25-
9
AC-1.2Ss06(1.2)UD25-
9
AC-1.2Ss07(1.2)UD25-
9
AC-1.2Ss08(1.2)UD25-
9
AC-1.2Ss09(1.2)UD25-
9
AC-1.2Ss11(1.2)UD25-
9
AC-1.2Ss12(1.2)UD25-
9
包絡スペクトル

8
0

31932



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

第4.-135図 第4.-136図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD30-
9
AC-1.2Ss02(1.2)UD30-
9
AC-1.2Ss03(1.2)UD30-
9
AC-1.2Ss04(1.2)UD30-
9
AC-1.2Ss05(1.2)UD30-
9
AC-1.2Ss06(1.2)UD30-
9
AC-1.2Ss07(1.2)UD30-
9
AC-1.2Ss08(1.2)UD30-
9
AC-1.2Ss09(1.2)UD30-
9
AC-1.2Ss11(1.2)UD30-
9
AC-1.2Ss12(1.2)UD30-
9
包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW05-
10
AC-1.2Ss02(1.2)EW05-
10
AC-1.2Ss03(1.2)EW05-
10
AC-1.2Ss04(1.2)EW05-
10
AC-1.2Ss05(1.2)EW05-
10
AC-1.2Ss06(1.2)EW05-
10
AC-1.2Ss07(1.2)EW05-
10
AC-1.2Ss08(1.2)EW05-
10
AC-1.2Ss09(1.2)EW05-
10
AC-1.2Ss10(1.2)EW05-
10
AC-1.2Ss11(1.2)EW05-
10
AC-1.2Ss12(1.2)EW05-
10
AC-1.2Ss13(1.2)EW05-
10

8
1

31933



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

第4.-137図 第4.-138図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW10-
10
AC-1.2Ss02(1.2)EW10-
10
AC-1.2Ss03(1.2)EW10-
10
AC-1.2Ss04(1.2)EW10-
10
AC-1.2Ss05(1.2)EW10-
10
AC-1.2Ss06(1.2)EW10-
10
AC-1.2Ss07(1.2)EW10-
10
AC-1.2Ss08(1.2)EW10-
10
AC-1.2Ss09(1.2)EW10-
10
AC-1.2Ss10(1.2)EW10-
10
AC-1.2Ss11(1.2)EW10-
10
AC-1.2Ss12(1.2)EW10-
10
AC-1.2Ss13(1.2)EW10-
10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW20-
10
AC-1.2Ss02(1.2)EW20-
10
AC-1.2Ss03(1.2)EW20-
10
AC-1.2Ss04(1.2)EW20-
10
AC-1.2Ss05(1.2)EW20-
10
AC-1.2Ss06(1.2)EW20-
10
AC-1.2Ss07(1.2)EW20-
10
AC-1.2Ss08(1.2)EW20-
10
AC-1.2Ss09(1.2)EW20-
10
AC-1.2Ss10(1.2)EW20-
10
AC-1.2Ss11(1.2)EW20-
10
AC-1.2Ss12(1.2)EW20-
10
AC-1.2Ss13(1.2)EW20-
10

8
2

31934



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

第4.-139図 第4.-140図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW25-
10
AC-1.2Ss02(1.2)EW25-
10
AC-1.2Ss03(1.2)EW25-
10
AC-1.2Ss04(1.2)EW25-
10
AC-1.2Ss05(1.2)EW25-
10
AC-1.2Ss06(1.2)EW25-
10
AC-1.2Ss07(1.2)EW25-
10
AC-1.2Ss08(1.2)EW25-
10
AC-1.2Ss09(1.2)EW25-
10
AC-1.2Ss10(1.2)EW25-
10
AC-1.2Ss11(1.2)EW25-
10
AC-1.2Ss12(1.2)EW25-
10
AC-1.2Ss13(1.2)EW25-
10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)EW30-
10
AC-1.2Ss02(1.2)EW30-
10
AC-1.2Ss03(1.2)EW30-
10
AC-1.2Ss04(1.2)EW30-
10
AC-1.2Ss05(1.2)EW30-
10
AC-1.2Ss06(1.2)EW30-
10
AC-1.2Ss07(1.2)EW30-
10
AC-1.2Ss08(1.2)EW30-
10
AC-1.2Ss09(1.2)EW30-
10
AC-1.2Ss10(1.2)EW30-
10
AC-1.2Ss11(1.2)EW30-
10
AC-1.2Ss12(1.2)EW30-
10
AC-1.2Ss13(1.2)EW30-
10

8
3

31935



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

第4.-141図 第4.-142図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS05-
10
AC-1.2Ss02(1.2)NS05-
10
AC-1.2Ss03(1.2)NS05-
10
AC-1.2Ss04(1.2)NS05-
10
AC-1.2Ss05(1.2)NS05-
10
AC-1.2Ss06(1.2)NS05-
10
AC-1.2Ss07(1.2)NS05-
10
AC-1.2Ss08(1.2)NS05-
10
AC-1.2Ss09(1.2)NS05-
10
AC-1.2Ss10(1.2)NS05-
10
AC-1.2Ss11(1.2)NS05-
10
AC-1.2Ss12(1.2)NS05-
10
AC-1.2Ss13(1.2)NS05-
10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS10-
10
AC-1.2Ss02(1.2)NS10-
10
AC-1.2Ss03(1.2)NS10-
10
AC-1.2Ss04(1.2)NS10-
10
AC-1.2Ss05(1.2)NS10-
10
AC-1.2Ss06(1.2)NS10-
10
AC-1.2Ss07(1.2)NS10-
10
AC-1.2Ss08(1.2)NS10-
10
AC-1.2Ss09(1.2)NS10-
10
AC-1.2Ss10(1.2)NS10-
10
AC-1.2Ss11(1.2)NS10-
10
AC-1.2Ss12(1.2)NS10-
10
AC-1.2Ss13(1.2)NS10-
10

8
4

31936



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

第4.-143図 第4.-144図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS20-
10
AC-1.2Ss02(1.2)NS20-
10
AC-1.2Ss03(1.2)NS20-
10
AC-1.2Ss04(1.2)NS20-
10
AC-1.2Ss05(1.2)NS20-
10
AC-1.2Ss06(1.2)NS20-
10
AC-1.2Ss07(1.2)NS20-
10
AC-1.2Ss08(1.2)NS20-
10
AC-1.2Ss09(1.2)NS20-
10
AC-1.2Ss10(1.2)NS20-
10
AC-1.2Ss11(1.2)NS20-
10
AC-1.2Ss12(1.2)NS20-
10
AC-1.2Ss13(1.2)NS20-
10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS25-
10
AC-1.2Ss02(1.2)NS25-
10
AC-1.2Ss03(1.2)NS25-
10
AC-1.2Ss04(1.2)NS25-
10
AC-1.2Ss05(1.2)NS25-
10
AC-1.2Ss06(1.2)NS25-
10
AC-1.2Ss07(1.2)NS25-
10
AC-1.2Ss08(1.2)NS25-
10
AC-1.2Ss09(1.2)NS25-
10
AC-1.2Ss10(1.2)NS25-
10
AC-1.2Ss11(1.2)NS25-
10
AC-1.2Ss12(1.2)NS25-
10
AC-1.2Ss13(1.2)NS25-
10

8
5

31937



建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

第4.-145図 第4.-146図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)NS30-
10
AC-1.2Ss02(1.2)NS30-
10
AC-1.2Ss03(1.2)NS30-
10
AC-1.2Ss04(1.2)NS30-
10
AC-1.2Ss05(1.2)NS30-
10
AC-1.2Ss06(1.2)NS30-
10
AC-1.2Ss07(1.2)NS30-
10
AC-1.2Ss08(1.2)NS30-
10
AC-1.2Ss09(1.2)NS30-
10
AC-1.2Ss10(1.2)NS30-
10
AC-1.2Ss11(1.2)NS30-
10
AC-1.2Ss12(1.2)NS30-
10
AC-1.2Ss13(1.2)NS30-
10

0

1
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD05-
10
AC-1.2Ss02(1.2)UD05-
10
AC-1.2Ss03(1.2)UD05-
10
AC-1.2Ss04(1.2)UD05-
10
AC-1.2Ss05(1.2)UD05-
10
AC-1.2Ss06(1.2)UD05-
10
AC-1.2Ss07(1.2)UD05-
10
AC-1.2Ss08(1.2)UD05-
10
AC-1.2Ss09(1.2)UD05-
10
AC-1.2Ss11(1.2)UD05-
10
AC-1.2Ss12(1.2)UD05-
10
包絡スペクトル

8
6
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建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

第4.-147図 第4.-148図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD10-
10
AC-1.2Ss02(1.2)UD10-
10
AC-1.2Ss03(1.2)UD10-
10
AC-1.2Ss04(1.2)UD10-
10
AC-1.2Ss05(1.2)UD10-
10
AC-1.2Ss06(1.2)UD10-
10
AC-1.2Ss07(1.2)UD10-
10
AC-1.2Ss08(1.2)UD10-
10
AC-1.2Ss09(1.2)UD10-
10
AC-1.2Ss11(1.2)UD10-
10
AC-1.2Ss12(1.2)UD10-
10
包絡スペクトル
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.01 0.1 1

応
答

加
速

度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

AC-1.2Ss01(1.2)UD20-
10
AC-1.2Ss02(1.2)UD20-
10
AC-1.2Ss03(1.2)UD20-
10
AC-1.2Ss04(1.2)UD20-
10
AC-1.2Ss05(1.2)UD20-
10
AC-1.2Ss06(1.2)UD20-
10
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建屋名： 精製建屋 建屋名： 精製建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： （Ｍ） 床レベル： （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

第4.-149図 第4.-150図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の

床応答曲線 

脱
硝
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1. 概要 

本資料は，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の機器・配管系の耐震設計に用いる地

震を要因とする重大事故等に対する施設に適用する基準地震動 Ss×1.2 に基づく最大床

応答加速度及び設計用床応答曲線について示したものである。 

 

2. 応答スペクトル作成位置 

応答スペクトルの作成位置を示す解析モデルについては，添付書類「ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋の地震応答計算書」に示す。 

 

3. 地震応答解析モデル 

水平方向の地震応答解析モデルは，建屋と地盤の相互作用を考慮した建屋－地盤連成

モデルとし，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとして設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，建屋と地盤の相互作用を考慮した建屋－地盤連成

モデルとし，耐震壁等の軸剛性を評価した質点系モデルとする。 
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4. 重大事故用設計用床応答曲線 

地震を要因とする重大事故等に対する施設に適用する基準地震動 Ss×1.2¹⁾に基づ

く設計用床応答曲線の図番を第 4.-1 表に示す。 

 

5. 重大事故用最大床応答加速度 

地震を要因とする重大事故等に対する施設に適用する基準地震動 Ss×1.2¹⁾に基づ

く最大床応答加速度の 1.2 倍した値を第 5.-1 表に示す。 

 

注記 1）：基準地震動 Ss を 1.2 倍した入力地震動を用いる。 
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第 4.-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の設計用床応答曲線の図番（その１） 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ｓｓ １秒 

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋 

1 70.80 

水平 

（EW） 

0.5 第 4-1 図 

1.0 第 4-2 図 

2.0 第 4-3 図 

2.5 第 4-4 図 

3.0 第 4-5 図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4-6 図 

1.0 第 4-7 図 

2.0 第 4-8 図 

2.5 第 4-9 図 

3.0 第 4-10 図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4-11 図 

1.0 第 4-12 図 

2.0 第 4-13 図 

2.5 第 4-14 図 

3.0 第 4-15 図 
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第 4.-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の設計用床応答曲線の図番（その２） 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ｓｓ １秒 

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋 

2 62.80 

水平 

（EW） 

0.5 第 4-16 図 

1.0 第 4-17 図 

2.0 第 4-18 図 

2.5 第 4-19 図 

3.0 第 4-20 図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4-21 図 

1.0 第 4-22 図 

2.0 第 4-23 図 

2.5 第 4-24 図 

3.0 第 4-25 図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4-26 図 

1.0 第 4-27 図 

2.0 第 4-28 図 

2.5 第 4-29 図 

3.0 第 4-30 図 
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第 4.-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の設計用床応答曲線の図番（その３） 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ｓｓ １秒 

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋 

3 55.30 

水平 

（EW） 

0.5 第 4-31 図 

1.0 第 4-32 図 

2.0 第 4-33 図 

2.5 第 4-34 図 

3.0 第 4-35 図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4-36 図 

1.0 第 4-37 図 

2.0 第 4-38 図 

2.5 第 4-39 図 

3.0 第 4-40 図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4-41 図 

1.0 第 4-42 図 

2.0 第 4-43 図 

2.5 第 4-44 図 

3.0 第 4-45 図 
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第 4.-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の設計用床応答曲線の図番（その４） 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ｓｓ １秒 

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋 

4 47.30 

水平 

（EW） 

0.5 第 4-46 図 

1.0 第 4-47 図 

2.0 第 4-48 図 

2.5 第 4-49 図 

3.0 第 4-50 図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4-51 図 

1.0 第 4-52 図 

2.0 第 4-53 図 

2.5 第 4-54 図 

3.0 第 4-55 図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4-56 図 

1.0 第 4-57 図 

2.0 第 4-58 図 

2.5 第 4-59 図 

3.0 第 4-60 図 
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第 4.-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の設計用床応答曲線の図番（その５） 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ｓｓ １秒 

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋 

5 39.80 

水平 

（EW） 

0.5 第 4-61 図 

1.0 第 4-62 図 

2.0 第 4-63 図 

2.5 第 4-64 図 

3.0 第 4-65 図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4-66 図 

1.0 第 4-67 図 

2.0 第 4-68 図 

2.5 第 4-69 図 

3.0 第 4-70 図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4-71 図 

1.0 第 4-72 図 

2.0 第 4-73 図 

2.5 第 4-74 図 

3.0 第 4-75 図 
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第 4.-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の設計用床応答曲線の図番（その６） 

地震動 周期 
建物・ 

構築物 

質点

番号 

T.M.S.L. 

(m) 
方向 

減衰定数 

(%) 
図番 

1.2Ｓｓ １秒 

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
脱
硝
建
屋 

6 36.30 

水平 

（EW） 

0.5 第 4-76 図 

1.0 第 4-77 図 

2.0 第 4-78 図 

2.5 第 4-79 図 

3.0 第 4-80 図 

水平 

（NS） 

0.5 第 4-81 図 

1.0 第 4-82 図 

2.0 第 4-83 図 

2.5 第 4-84 図 

3.0 第 4-85 図 

鉛直 

（UD） 

0.5 第 4-86 図 

1.0 第 4-87 図 

2.0 第 4-88 図 

2.5 第 4-89 図 

3.0 第 4-90 図 
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第 5.-1 表 地震を要因とする重大事故等に対する施設の最大床応答加速度 

建物・

構築物 
質点番号 T.M.S.L.(m) 

最大床応答加速度の 1.2 倍（Ｇ） 

基準地震動 Ss×1.2 

水平方向 

鉛直方向 

EW 方向 NS 方向 

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

混
合
脱
硝
建
屋 

1 70.80 1.41 1.35 0.81 

2 62.80 1.29 1.29 0.76 

3 55.30 1.18 1.19 0.71 

4 44.30 1.11 1.12 0.68 

5 39.80 1.12 1.11 0.64 

6 36.30 1.07 1.08 0.63 

 

9
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建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 70.8 （Ｍ） 床レベル： 70.8 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

脱硝A

第4-1図 第4-2図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 70.8 （Ｍ） 床レベル： 70.8 （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

脱硝A

第4-3図 第4-4図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： NS
床レベル： 70.8 （Ｍ） 床レベル： 70.8 （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

脱硝A

第4-5図 第4-6図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 70.8 （Ｍ） 床レベル： 70.8 （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

脱硝A

第4-7図 第4-8図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 70.8 （Ｍ） 床レベル： 70.8 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

脱硝A

第4-9図 第4-10図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 70.8 （Ｍ） 床レベル： 70.8 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

脱硝A

第4-11図 第4-12図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 70.8 （Ｍ） 床レベル： 70.8 （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

脱硝A

第4-13図 第4-14図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： EW
床レベル： 70.8 （Ｍ） 床レベル： 62.8 （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

脱硝A

第4-15図 第4-16図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 62.8 （Ｍ） 床レベル： 62.8 （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

脱硝A

第4-17図 第4-18図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 62.8 （Ｍ） 床レベル： 62.8 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

脱硝A

第4-19図 第4-20図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

CA-Ss01(1.2)EW25-2

CA-Ss02(1.2)EW25-2

CA-Ss03(1.2)EW25-2

CA-Ss04(1.2)EW25-2

CA-Ss05(1.2)EW25-2

CA-Ss06(1.2)EW25-2

CA-Ss07(1.2)EW25-2

CA-Ss08(1.2)EW25-2

CA-Ss09(1.2)EW25-2

CA-Ss10(1.2)EW25-2

CA-Ss11(1.2)EW25-2

CA-Ss12(1.2)EW25-2

CA-Ss13(1.2)EW25-2

包絡スペクトル

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0.01 0.1 1

応
答
加
速
度
（
Ｇ
）

固有周期（秒）

CA-Ss01(1.2)EW30-2

CA-Ss02(1.2)EW30-2

CA-Ss03(1.2)EW30-2

CA-Ss04(1.2)EW30-2

CA-Ss05(1.2)EW30-2

CA-Ss06(1.2)EW30-2

CA-Ss07(1.2)EW30-2

CA-Ss08(1.2)EW30-2

CA-Ss09(1.2)EW30-2

CA-Ss10(1.2)EW30-2

CA-Ss11(1.2)EW30-2

CA-Ss12(1.2)EW30-2

CA-Ss13(1.2)EW30-2

包絡スペクトル

31961



建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 62.8 （Ｍ） 床レベル： 62.8 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

脱硝A

第4-21図 第4-22図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 62.8 （Ｍ） 床レベル： 62.8 （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

脱硝A

第4-23図 第4-24図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： UD
床レベル： 62.8 （Ｍ） 床レベル： 62.8 （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

脱硝A

第4-25図 第4-26図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 62.8 （Ｍ） 床レベル： 62.8 （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

脱硝A

第4-27図 第4-28図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 62.8 （Ｍ） 床レベル： 62.8 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

脱硝A

第4-29図 第4-30図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 55.3 （Ｍ） 床レベル： 55.3 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

脱硝A

第4-31図 第4-32図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 55.3 （Ｍ） 床レベル： 55.3 （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

脱硝A

第4-33図 第4-34図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： NS
床レベル： 55.3 （Ｍ） 床レベル： 55.3 （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

脱硝A

第4-35図 第4-36図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 55.3 （Ｍ） 床レベル： 55.3 （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

脱硝A

第4-37図 第4-38図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： NS 方向： NS
床レベル： 55.3 （Ｍ） 床レベル： 55.3 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

脱硝A

第4-39図 第4-40図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 55.3 （Ｍ） 床レベル： 55.3 （Ｍ）
減衰定数： 0.5 （％） 減衰定数： 1.0 （％）

脱硝A

第4-41図 第4-42図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： UD
床レベル： 55.3 （Ｍ） 床レベル： 55.3 （Ｍ）
減衰定数： 2.0 （％） 減衰定数： 2.5 （％）

脱硝A

第4-43図 第4-44図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： UD 方向： EW
床レベル： 55.3 （Ｍ） 床レベル： 47.3 （Ｍ）
減衰定数： 3.0 （％） 減衰定数： 0.5 （％）

脱硝A

第4-45図 第4-46図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 47.3 （Ｍ） 床レベル： 47.3 （Ｍ）
減衰定数： 1.0 （％） 減衰定数： 2.0 （％）

脱硝A

第4-47図 第4-48図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 建屋名： ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地震波名： 1.2Ss 地震波名： 1.2Ss
方向： EW 方向： EW
床レベル： 47.3 （Ｍ） 床レベル： 47.3 （Ｍ）
減衰定数： 2.5 （％） 減衰定数： 3.0 （％）

脱硝A

第4-49図 第4-50図
設計用床応答曲線 設計用床応答曲線
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