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前処 A 

溶解設備の系統説明図 別紙1 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

溶

解

設

備 

溶解槽( )～第1よう素追出し槽

( ) 

第1よう素追出し槽( )～第2よ

う素追出し槽( ) 

第2よう素追出し槽( )～

 

 

～中間ポット( ) 

中間ポット( )～  

 

～  

～中継槽( ) 

49218



 

 

前処 A 

（つづき） 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

溶

解

設

備 

可溶性中性子吸収材緊急供給槽(

)～  

溶解槽( )～第1よう素追出し槽

( ) 

第1よう素追出し槽( )～第2よ

う素追出し槽( ) 

第2よう素追出し槽( )～

 

 

～中間ポット( ) 

中間ポット( )～  

49219



 

 

前処 A 

（つづき） 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

溶

解

設

備 

 

～  

～中継槽( ) 

可溶性中性子吸収材緊急供給槽(

)～  

安全冷却水系～  

～中間ポット(

) 

49220



 

 

前処 A 

（つづき） 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

溶

解

設

備 

中間ポット( )～

 

～安全冷却水系 

～  

～中間ポット(

) 

～ハル洗浄槽(

) 

  

49221



 

 

前処 A 

（つづき） 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

溶

解

設

備 

～ハル洗浄槽(

) 

～水バッファ槽( ) 

迅速流体継手接続口(

)～スチームジェットポンプ(

) 

  

49222



 

 

前処 A 

（つづき） 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

溶

解

設

備 

迅速流体継手接続口(

)～溶解槽セル漏えい液受皿(

)付近 

溶解槽セル漏えい液受皿(

)付近～スチームジェットポンプ(

) 
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前処 A 

（つづき） 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

溶

解

設

備 

迅速流体継手接続口(

)～スチームジェットポンプ(

) 

迅速流体継手接続口(

)～溶解槽セル漏えい液受皿(

)付近 

溶解槽セル漏えい液受皿( )

付近～スチームジェットポンプ(

) 

  

49224



 

 

前処 A 

（つづき） 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

溶

解

設

備 

スチームジェットポンプ(

)～超音波洗浄廃液

受槽( ) 

迅速流体継手接続口( )～超音

波洗浄廃液受槽( ) 

  

49225



 

 

前処 A 

（つづき） 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

溶

解

設

備 

漏えい液受皿中間ポット( )

～洗浄廃液受槽( ) 

迅速流体継手接続口( )～洗浄

廃液受槽( ) 

NOx吸収塔第2セル漏えい液受皿(

)～NOx吸収塔第1セル漏えい液受皿(

) 

  

49226



 

 

前処 A 

（つづき） 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

溶

解

設

備 

漏えい液希釈水供給槽( )～迅速

流体継手接続口(

) 

サンプリング配管セル漏えい液受皿(

)～サンプリング配管セル漏えい

検知ポット入口配管( ) 

～漏えい液受皿中間ポ

ット2A( ) 

中間ポット( )～

 

～溶解槽( ) 

  

49227



 

 

前処 A 

（つづき） 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

溶

解

設

備 

中間ポット( )～

 

～  

～中継槽( ) 

  

49228



 

 

前処 A 

（つづき） 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

溶

解

設

備 

溶解槽( )～

 

～

 

～中継槽(

) 

  

49229



 

 

前処 A 

（つづき） 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

溶

解

設

備 

第1よう素追出し槽( )～

 

～

 

～中継槽(

) 

  

49230



 

 

前処 A 

（つづき） 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

溶

解

設

備 

第2よう素追出し槽( )～

 

～

 

～中継槽(

) 

  

49231



 

 

前処 A 

（つづき） 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

溶

解

設

備 

迅速流体継手接続口(

)～スチームジ

ェットポンプ(

) 
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前処 A 

（つづき） 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

溶

解

設

備 

超音波洗浄廃液受槽( )～スチー

ムジェットポンプ(

) 

スチームジェットポンプ(

)～中継槽（

）及び不溶解残渣回収槽（

） 

迅速流体継手接続口(

)～スチームジ

ェットポンプ(

) 

49233



 

 

前処 A 

（つづき） 

名称 

最高使用 

圧力 

(kPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

溶

解

設

備 

洗浄廃液受槽( )～スチームジェ

ットポンプ(

) 

スチームジェットポンプ(

)～中継槽

（ ）及び計量前中間貯槽

（ ） 

放射性配管分岐第 1セル漏えい液受皿 2

（ ）～ 

放射性配管分岐第１セル漏えい液受皿1

（ ） 

 

 

49234



 

 

前処 A 

（つづき） 

名称 

最高使用 

圧力 

(kPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

溶

解

設

備 

放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿3

（ ）～ 

放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿1

（ ） 

放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿4

（ ）～ 

放射性配管分岐第１セル漏えい液受皿５

配管合流点（ ） 

放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿5

（ ）～ 

放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿1配

管合流点（ ） 

放射性配管分岐第 3セル漏えい液受皿 

（ ）～ 

DOGダンパセル漏えい液受皿（

） 

 

 

49235



 

 

前処 A 

（つづき） 

名称 

最高使用 

圧力 

(kPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

溶

解

設

備 

放射性配管分岐第 2セル漏えい液受皿 

（ ）～ 

放射性配管分岐第 1セル漏えい液受皿 1

（ ） 

迅速流体継手接続口（

）～ 

 

  

49236



 

 

前処 A 

（つづき） 

名称 

最高使用 

圧力 

(kPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

溶

解

設

備 

迅速流体継手接続口（

）～ 

放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿1

（ ） 

放射性配管分岐第1セル漏えい液受皿1

（ ）～  

～ 

漏えい液受皿中間ポット 2(

) 

  

49237



 

 

前処 A 

注記 ＊1：主要寸法は，設工認申請記載の公称値を示す。 

＊2：重大事故等時における使用時の値。 

49238
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前処 A 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の系統説明図 別紙1 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

代

替

可

溶

性

中

性

子

吸

収

材

緊

急

供

給

系 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽(

)～主要弁(

) 

主要弁( )～代替可

溶性中性子吸収材緊急供給槽出口配管(

) 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽出口

配管( )～

付近 

  

49248



 

 

前処 A 

（つづき） 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

代

替

可

溶

性

中

性

子

吸

収

材

緊

急

供

給

系 

計測制御用空気貯槽出口配管（

）～弁（

） 

注記 ＊1：主要寸法は，設工認申請記載の公称値を示す。 

＊2：重大事故等時における使用時の値。 
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代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の系統説明図 別紙2 

注記 *：主要寸法は，設工認申請記載の公称値を示す。 

主要配管 

口径(A) 

及び板厚 

主要寸法* 

(mm) 

許容範囲 

(mm) 
根拠 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 
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前処 A 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統説明図 別紙1 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

重

大

事

故

時

可

溶

性

中

性

子

吸

収

材

供

給

系 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽

(エンドピース酸洗浄槽用

)～主要弁( ) 

主要弁( )～重大事

故時可溶性中性子吸収材供給槽(エンド

ピース酸洗浄槽用)出口配管(

) 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽

(エンドピース酸洗浄槽用)出口配管(

)～  

49257



 

 

前処 A 

（つづき） 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

重

大

事

故

時

可

溶

性

中

性

子

吸

収

材

供

給

系 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽

(ハル洗浄槽用)( )～主要

弁( ) 

主要弁( )～重大事

故時可溶性中性子吸収材供給槽(ハル洗

浄槽用)出口配管(

) 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽

(ハル洗浄槽用)出口配管(

)～ハル洗浄槽( ) 

注記 ＊1：主要寸法は，設工認申請記載の公称値を示す。 
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前処 A 

＊2：重大事故等時における使用時の値。 
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重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統説明図 別紙2 

注記 ＊：主要寸法は，設工認申請記載の公称値を示す。 

主要配管 

口径(A) 

及び板厚 

主要寸法＊ 

(mm) 

許容範囲 

(mm) 
根拠 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 
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前処 A 

清澄・計量設備の系統説明図 別紙1 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

清

澄

・

計

量

設

備 

中継槽 ～  

～中継槽ゲデオンプライミ

ングポット  

中継槽 ～  

～中継槽ゲデオンプライミ

ングポット  

中継槽 ～中継槽  

中継槽ゲデオンプライミングポット

～清澄機  

～中継槽  

安全冷却水系～中継槽  
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前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

清

澄

・

計

量

設

備 

中継槽 ～安全冷却水系 

安全冷却水系～中継槽  

中継槽 ～安全冷却水系 

安全冷却水系～中継槽  

中継槽 ～安全冷却水系 

安全冷却水系～中継槽  

中継槽 ～安全冷却水系 

清澄機 ～計量前中間貯槽
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前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

清

澄

・

計

量

設

備 

清澄機 ～リサイクル槽

 

清澄機 ～リサイクル槽

 

清澄機 ～不溶解残渣回収槽

 

リサイクル槽 ～  

～中継槽  

リサイクル槽 ～中継槽

 

リサイクル槽 ～リサイクル

槽  
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前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

清

澄

・

計

量

設

備 

リサイクル槽 ～不溶解残渣

回収槽  

～リサイクル槽

 

安全冷却水系～リサイクル槽

 

リサイクル槽 ～安全冷却

水系 

安全冷却水系～リサイクル槽

 

リサイクル槽 ～安全冷却

水系 

安全冷却水系～リサイクル槽

 

リサイクル槽 ～安全冷却

水系 

安全冷却水系～リサイクル槽
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前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

清

澄

・

計

量

設

備 

リサイクル槽 ～安全冷却

水系 

不溶解残渣回収槽 ～中継槽

 

不溶解残渣回収槽 ～不溶解

残渣回収槽  

不溶解残渣回収槽 ～第 1不溶

解残渣廃液一時貯槽  

～不溶解残渣回収槽
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前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

清

澄

・

計

量

設

備 

シフター ～不溶解残渣回

収槽  

不溶解残渣回収槽 ～第１,

第２不溶解残渣廃液一時貯槽

 

不溶解残渣回収槽 ～不溶

解残渣回収槽  
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前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

清

澄

・

計

量

設

備 

～不溶解残渣回収槽

 

～不溶解残渣回収槽

 

安全冷却水系～不溶解残渣回収槽

 

不溶解残渣回収槽 ～安全

冷却水系 

安全冷却水系～不溶解残渣回収槽

 

不溶解残渣回収槽 ～安全

冷却水系 

安全冷却水系～不溶解残渣回収槽

 

不溶解残渣回収槽 ～安全

冷却水系 

安全冷却水系～不溶解残渣回収槽
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前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

清

澄

・

計

量

設

備 

不溶解残渣回収槽 ～安全

冷却水系 

計量前中間貯槽 ～計量前中間

貯槽ポンプ  

計量前中間貯槽ポンプ ～計

量・調整槽  

計量前中間貯槽ポンプ ～計

量前中間貯槽 ＊11 

計量前中間貯槽 ～計量前中間

貯槽ポンプ  

計量前中間貯槽ポンプ ～計

量・調整槽  

計量前中間貯槽ポンプ ～計

量前中間貯槽  

計量前中間貯槽 ～計量前中間

貯槽ポンプ  

計量前中間貯槽ポンプ ～中

継槽  
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前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

清

澄

・

計

量

設

備 

計量前中間貯槽ポンプ ～計

量前中間貯槽  

計量前中間貯槽 ～計量前中間

貯槽  

～計量前中間貯槽  

安全冷却水系～計量前中間貯槽

 

計量前中間貯槽 ～安全冷却水

系 

安全冷却水系～計量前中間貯槽

 

計量前中間貯槽 ～安全冷却水

系 

計量前中間貯槽 ～計量前中間

貯槽ポンプ  

計量前中間貯槽ポンプ ～計

量・調整槽  
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前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

清

澄

・

計

量

設

備 

計量前中間貯槽ポンプ ～計

量前中間貯槽  

計量前中間貯槽 ～計量前中間

貯槽ポンプ  

計量前中間貯槽ポンプ ～計

量・調整槽  

計量前中間貯槽ポンプ ～計

量前中間貯槽 ＊16 

計量前中間貯槽 ～計量前中間

貯槽ポンプ  

計量前中間貯槽ポンプ ～中

継槽  

計量前中間貯槽ポンプ ～計

量前中間貯槽  

計量前中間貯槽 ～計量前中間

貯槽  

～計量前中間貯槽  

49280



 

 

前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

清

澄

・

計

量

設

備 

安全冷却水系～計量前中間貯槽

 

計量前中間貯槽 ～安全冷却水

系 

安全冷却水系～計量前中間貯槽

 

計量前中間貯槽 ～安全冷却水

系 

計量後中間貯槽 ～計量後中間

貯槽ポンプ  

計量後中間貯槽ポンプ ～溶

解液中間貯槽  

計量後中間貯槽ポンプ ～計

量後中間貯槽  

計量後中間貯槽 ～計量後中間

貯槽ポンプ  

計量後中間貯槽ポンプ ～溶

解液中間貯槽  
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前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

清

澄

・

計

量

設

備 

計量後中間貯槽ポンプ ～計

量後中間貯槽  

～計量後中間貯槽  

安全冷却水系～計量後中間貯槽

 

計量後中間貯槽 ～安全冷却水

系 

安全冷却水系～計量後中間貯槽

 

計量後中間貯槽 ～安全冷却水

系 

計量・調整槽 ～計量後中間貯

槽  

計量・調整槽 ～計量補助槽

 

49282



 

 

前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

清

澄

・

計

量

設

備 

計量・調整槽 ～計量補助槽

 

～計量・調整槽サイホン分離

ポット  

計量・調整槽サイホン分離ポット

～計量補助槽入口配管

 

～計量・調整槽サイホン分離

ポット  

計量・調整槽サイホン分離ポット

～計量補助槽入口配管

 

～計量・調整槽サイホン分離

ポット  

計量・調整槽サイホン分離ポット

～計量補助槽入口配管

 

～計量・調整槽サイホン分離

ポット  

49283



 

 

前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

清

澄

・

計

量

設

備 

計量・調整槽サイホン分離ポット

～計量補助槽入口配管

 

～計量・調整槽サイホン分離

ポット  

計量・調整槽サイホン分離ポット

～計量補助槽入口配管

 

～計量・調整槽サイホン分離

ポット  

計量・調整槽サイホン分離ポット

～計量後中間貯槽入口配管

 

～計量・調整槽サイホン分離

ポット  

計量・調整槽サイホン分離ポット

～計量後中間貯槽入口配管

 

49284



 

 

前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

清

澄

・

計

量

設

備 

～計量・調整槽  

安全冷却水系～計量・調整槽  

計量・調整槽 ～安全冷却水系 

安全冷却水系～計量・調整槽  

計量・調整槽 ～安全冷却水系 

計量補助槽 ～  

～計量前中間貯槽  

計量補助槽 ～  

～計量前中間貯槽  

計量補助槽 ～計量・調整槽

 

49285



 

 

前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

清

澄

・

計

量

設

備 

～計量補助槽  

安全冷却水系～計量補助槽  

計量補助槽 ～安全冷却水系 

安全冷却水系～計量補助槽  

計量補助槽 ～安全冷却水系 

中継槽 ～  

～中継槽ゲデオンプライミ

ングポット  

中継槽 ～  

～中継槽ゲデオンプライミ

ングポット  

49286



 

 

前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

清

澄

・

計

量

設

備 

中継槽 ～中継槽  

中継槽ゲデオンプライミングポット

～清澄機  

清澄機 ～計量前中間貯槽

 

清澄機 ～リサイクル槽

 

清澄機 ～不溶解残渣回収槽

 

リサイクル槽 ～  

～中継槽  

リサイクル槽 ～中継槽
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前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

清

澄

・

計

量

設

備 

リサイクル槽 ～リサイクル

槽  

リサイクル槽 ～不溶解残渣

回収槽  

不溶解残渣回収槽 ～ 

中継槽  

不溶解残渣回収槽 ～不溶解

残渣回収槽  

不溶解残渣回収槽 ～第２不

溶解残渣廃液一時貯槽  

49288



 

 

前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

清

澄

・

計

量

設

備 

～不溶解残渣回収槽

 

シフター ～不溶解残渣回

収槽  

迅速流体継手接続口

～清澄機セル漏えい液受皿スチーム

ジェットポンプ  

49289



 

 

前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

清

澄

・

計

量

設

備 

清澄機セル漏えい液受皿

～パッセージポット  

迅速流体継手接続口 ～

清澄機セル漏えい液受皿  

迅速流体継手接続口

～中継槽セル漏えい液受皿スチーム

ジェットポンプ  

中継槽セル漏えい液受皿

～パッセージポット  
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前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

清

澄

・

計

量

設

備 

迅速流体継手接続口 ～

中継槽セル漏えい液受皿  

パッセージポット ～溶

解設備 超音波洗浄廃液受槽入口配管合

流部  

迅速流体継手接続口

～放射性配管分岐第4セル漏えい液受皿

スチームジェットポンプ

 

放射性配管分岐第4セル漏えい液受皿

～漏えい液受皿中間ポット

 

49291



 

 

前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

清

澄

・

計

量

設

備 

迅速流体継手接続口

～計量・調整槽セル漏えい液受皿スチー

ムジェットポンプ  

計量・調整槽セル漏えい液受皿

～漏えい液受皿中間ポット

 

迅速流体継手接続口

～計量後中間貯槽セル漏えい液受皿スチ

ームジェットポンプ  

49292



 

 

前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

清

澄

・

計

量

設

備 

計量後中間貯槽セル漏えい液受皿

～計量後中間貯槽セル漏えい液受

皿スチームジェットポンプ

 

計量前中間貯槽 ～計量前中間

貯槽ポンプ  

計量前中間貯槽ポンプ ～

 

計量前中間貯槽ポンプ ～計

量前中間貯槽  

計量前中間貯槽 ～  

計量前中間貯槽 ～計量前中間

貯槽ポンプ  

計量前中間貯槽ポンプ ～

 

計量前中間貯槽ポンプ ～計

量前中間貯槽  

49293



 

 

前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

清

澄

・

計

量

設

備 

計量前中間貯槽 ～  

～計量前中間貯槽  

～計量前中間貯槽  

～計量・調整槽サイホン1分離ポッ

ト  

計量・調整槽サイホン1分離ポット

～  

～計量・調整槽サイホン2分離ポッ

ト  

計量・調整槽サイホン2分離ポット

～  

～計量・調整槽サイホン3分離ポッ

ト  

計量・調整槽サイホン3分離ポット

～  

49294



 

 

前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

清

澄

・

計

量

設

備 

～計量・調整槽サイホン4分離ポッ

ト  

計量・調整槽サイホン4分離ポット

～  

～計量・調整槽サイホン5分離ポッ

ト  

計量・調整槽サイホン5分離ポット

～  

～計量・調整槽サイホン6A分離ポ

ット  

計量・調整槽サイホン6A分離ポット

～  

～計量・調整槽サイホン6B分離ポ

ット  

計量・調整槽サイホン6B分離ポット

～  

49295



 

 

前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

～計量後中間貯槽  

注記 ＊1：主要寸法は，設工認申請記載の公称値を示す。 

＊2：重大事故等時における使用時の値。 
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第2.3.1.2.3.1-1図　分離設備の系統図（ 01）
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　　　第2.3.1.2.3.1-2図 
　　　分離設備の系統図（ 01）
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　　第2.3.1.2.3.1-3図 
　　分離設備の系統図（ 02）
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　　第2.3.1.2.3.1-4図 
　　分離設備の系統図（ 04）

49300

AutoCAD SHX Text
廃 ガ ス 洗 浄 塔

AutoCAD SHX Text
抽 出 廃 液 供 給 槽 Ａ

AutoCAD SHX Text
抽 出 廃 液 供 給 槽 Ｂ

AutoCAD SHX Text
第 ３ 一 時 貯 留 処 理 槽 

AutoCAD SHX Text
第 ４ 一 時 貯 留 処 理 槽 

AutoCAD SHX Text
第 ５ 一 時 貯 留 処 理 槽

AutoCAD SHX Text
補 助 抽 出 廃 液 受 槽

AutoCAD SHX Text
機 器 番 号

AutoCAD SHX Text
機 器 名 称

AutoCAD SHX Text
系 統 番 号

AutoCAD SHX Text
系 統 名 称 

AutoCAD SHX Text
分 離 設 備

AutoCAD SHX Text
分 離 設 備

AutoCAD SHX Text
酸 及 び 溶 媒 の 回 収 施 設 

AutoCAD SHX Text
酸 及 び 溶 媒  の 回 収  施 設

AutoCAD SHX Text
第 ２ 酸 回 収 系

AutoCAD SHX Text
第 １ 酸 回 収 系

AutoCAD SHX Text
気 体 廃 棄 物 の 廃 棄 施 設

AutoCAD SHX Text
気 体 廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 

AutoCAD SHX Text
分 離 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 設 備 

AutoCAD SHX Text
分 離 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 設 備 

AutoCAD SHX Text
そ の 他 再 処 理 設 備 の 附 属 施 設 

AutoCAD SHX Text
そ の 他 再 処 理 設 備 の 附 属 施 設

AutoCAD SHX Text
そ の 他 再 処 理 設 備 の 附 属 施 設 

AutoCAD SHX Text
冷 却 水 設 備

AutoCAD SHX Text
圧 縮 空 気 設 備 

AutoCAD SHX Text
安 全 圧 縮 空 気 系 

AutoCAD SHX Text
そ の 他 再 処 理 設 備 の 附 属 施 設 

AutoCAD SHX Text
蒸 気 供 給 設 備 

AutoCAD SHX Text
そ の 他 再 処 理 設 備 の 附 属 施 設

AutoCAD SHX Text
そ の 他 再 処 理 設 備 の 附 属 施 設

AutoCAD SHX Text
分 離 建 屋 の 分 析 設 備

AutoCAD SHX Text
化 学 薬 品 貯 蔵 供 給 系 

AutoCAD SHX Text
Ｉ

AutoCAD SHX Text
給 水 処 理 設 備 

AutoCAD SHX Text
そ の 他 再 処 理 設 備 の 附 属 施 設

AutoCAD SHX Text
６　８３５９　ＳＭ　分　Ｉ

j2191050
テキストボックス
分離 A

j2191050
長方形

j2191050
長方形



第2.3.1.7.2.1.3-45図 
代替安全冷却水系の系統図 
( -05）

49301



分
離

 A

　　　 
　　　第2.3.1.2.3.1-6図 
　　　分離設備の系統図（ 06）
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　　　　　第2.3.1.2.3.1-7図 
　　　　　分離設備の系統図（ -09）
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　　第2.3.1.2.3.1-8図 
　　分離設備の系統図（ -10）
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～溶解液供給槽予備ゲデオン 
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第 2.3.1.2.3.1-1 図～第 2.3.1.2.3.1-9 図 分離設備の系統図 別紙 1 (つづき) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

49316



 

分
離
設
備 

溶解液供給槽予備ゲデオンプライミン

グポット )～溶解液供給槽

予備流量計測ポット(  

溶解液供給槽予備流量計測ポット

( )～ エンドピース 

(  

溶解液供給槽 ～溶解液供給

槽予備ゲデオン ) 

溶解液供給槽予備ゲデオン

～溶解液供給槽予備ゲデオン 

プライミングポット  

溶解液供給槽予備ゲデオンプライミン

グポット )～溶解液供給槽

予備流量計測ポット(  
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溶解液供給槽予備流量計測ポット

～溶解液供給槽予備 

流量計測ポット出口配管合流点 

溶解液供給槽( )～溶解液中間

貯槽( ) 

安全冷却水ポンプ出口配管分岐点 

～溶解液供給槽( ) 

溶解液供給槽( ～安全冷却水

中間熱交換器入口配管合流点 
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弁 ～溶解液供給槽 

( ) 

溶解液供給槽セル漏えい液受皿 

( ～溶解液供給槽セル 

漏えい液受皿スチームジェット 

ポンプ( ) 

溶解液供給槽セル漏えい液受皿スチー

ムジェットポンプ( ～溶解

液中間貯槽セル漏えい液受皿 3スチー

ムジェットポンプシールポット 

)入口 

迅速流体継手接続口 ～ 

溶解液供給槽セル漏えい液受皿スチー

ムジェットポンプ(  
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溶解液供給槽セル漏えい液受皿 

( ～溶解液供給槽セル 

漏えい液受皿スチームジェット 

ポンプ  

溶解液供給槽セル漏えい液受皿スチー

ムジェットポンプ( ～溶解

液中間貯槽セル漏えい液受皿 3スチー

ムジェットポンプシールポット 

( 入口 

迅速流体継手接続口 ～ 

溶解液供給槽セル漏えい液受皿スチー

ムジェットポンプ(  

抽出廃液受槽セル漏えい液受皿 

( ～抽出廃液受槽セル 

漏えい液受皿スチームジェット 

ポンプ  
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49320
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抽出廃液受槽セル漏えい液受皿スチー

ムジェットポンプ(  

～抽出廃液受槽  

迅速流体継手接続口( ～ 

抽出廃液受槽セル漏えい液受皿スチー

ムジェットポンプ(  

抽出廃液受槽セル漏えい液受皿 

( ～抽出廃液受槽セル 

漏えい液受皿スチームジェット 

ポンプ(  

抽出廃液受槽セル漏えい液受皿スチー

ムジェットポンプ( ) 

～抽出廃液中間貯槽( ) 
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迅速流体継手接続口( ～ 

抽出廃液受槽セル漏えい液受皿スチー

ムジェットポンプ( ) 

抽出廃液受槽( ～抽出廃液 

受槽スチームジェットポンプ 

) 

抽出廃液受槽スチームジェットポンプ

～抽出廃液中間貯槽 

(  

抽出廃液受槽( )～抽出廃液 

中間貯槽  

抽出廃液受槽サイホン ～

抽出廃液受槽サイホン出口配管

セル内壁部 
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抽出廃液受槽 )～第 3一時 

貯留処理槽(  

安全冷却水ポンプ出口配管分岐点 

～抽出廃液受槽(  

抽出廃液受槽 ～安全冷却水

中間熱交換器入口配管合流点 

弁( ～抽出廃液受槽 

(  
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抽出廃液中間貯槽 )～抽出 

廃液中間貯槽スチームジェットポンプ

 

抽出廃液中間貯槽スチームジェット 

ポンプ( )～抽出廃液供給槽

(  

抽出廃液中間貯槽( )～抽出 

廃液中間貯槽スチームジェットポンプ

(  

抽出廃液中間貯槽スチームジェット 

ポンプ( )～抽出廃液供給槽

( ) 

抽出廃液中間貯槽 )～抽出 

廃液中間貯槽スチームジェットポンプ

(  

抽出廃液中間貯槽スチームジェット 

ポンプ( )～抽出廃液供給槽

(  

49324
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抽出廃液中間貯槽( )～抽出 

廃液中間貯槽スチームジェットポンプ

( ) 

抽出廃液中間貯槽スチームジェット 

ポンプ( ～抽出廃液供給槽

(  

抽出廃液中間貯槽 )～第 4 

一時貯留処理槽( ) 

安全冷却水ポンプ出口配管分岐点 

～抽出廃液中間貯槽(  
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抽出廃液中間貯槽 ～安全 

冷却水中間熱交換器入口配管合流点 

弁 )～抽出廃液中間貯槽 

( ) 

抽出廃液供給槽( )～抽出廃液

供給槽スチームジェットポンプ 

) 

抽出廃液供給槽スチームジェット 

ポンプ )～供給ポット 

( )入口 
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49326
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抽出廃液供給槽 )～抽出廃液

供給槽スチームジェットポンプ 

( ) 

抽出廃液供給槽スチームジェット 

ポンプ( )～供給ポット 

( 入口 

抽出廃液供給槽( )～抽出廃液

供給槽スチームジェットポンプ 

 

抽出廃液供給槽スチームジェット 

ポンプ )～供給ポット 

( )入口 

抽出廃液供給槽 )～抽出廃液

供給槽スチームジェットポンプ 

) 
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抽出廃液供給槽スチームジェット 

ポンプ )～供給ポット 

( 入口 

抽出廃液供給槽( )～抽出廃液

供給槽予備スチームジェットポンプ 

(  

抽出廃液供給槽予備スチームジェット

ポンプ( エンド 

ピース ) 

抽出廃液供給槽 )～抽出廃液

供給槽予備スチームジェットポンプ 

( ) 

抽出廃液供給槽予備スチームジェット

ポンプ( )～ エンド 

ピース ) 
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抽出廃液供給槽 ～抽出廃液

供給槽( ) 

安全冷却水ポンプ出口配管分岐点 

～抽出廃液供給槽  

抽出廃液供給槽( )～安全冷却

水中間熱交換器入口配管合流点 

第 2.3.1.2.3.1-1 図～第 2.3.1.2.3.1-9 図 分離設備の系統図 別紙 1 (つづき) 
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49329
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弁( )～抽出廃液供給槽

 

抽出廃液供給槽セル漏えい液受皿 

～抽出廃液供給槽セル 

漏えい液受皿スチームジェット 

ポンプ( ) 

抽出廃液供給槽セル漏えい液受皿スチ

ームジェットポンプ  

～抽出廃液供給槽(  

迅速流体継手接続口( )～ 

抽出廃液供給槽セル漏えい液受皿スチ

ームジェットポンプ  

抽出廃液供給槽セル漏えい液受皿 

( ～抽出廃液供給槽セル 

漏えい液受皿スチームジェット 

ポンプ( ) 
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抽出廃液供給槽セル漏えい液受皿スチ

ームジェットポンプ  

～抽出廃液供給槽 ) 

迅速流体継手接続口 )～ 

抽出廃液供給槽セル漏えい液受皿スチ

ームジェットポンプ( ) 

抽出廃液供給槽( )～抽出廃液

供給槽スチームジェットポンプ 

( ) 

抽出廃液供給槽スチームジェット 

ポンプ( )～供給ポット 

( )入口 

抽出廃液供給槽 )～抽出廃液

供給槽スチームジェットポンプ 

(  
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49331
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抽出廃液供給槽スチームジェット 

ポンプ )～供給ポット 

( )入口 

抽出廃液供給槽 )～抽出廃液

供給槽スチームジェットポンプ 

( ) 

抽出廃液供給槽スチームジェット 

ポンプ( )～供給ポット 

( )入口 

抽出廃液供給槽( )～抽出廃液

供給槽スチームジェットポンプ 

( ) 

抽出廃液供給槽スチームジェット 

ポンプ( )～供給ポット 

( )入口 
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抽出廃液供給槽 )～抽出廃液

供給槽予備スチームジェットポンプ 

( ) 

抽出廃液供給槽予備スチームジェット

ポンプ )～ エンド 

ピース  

抽出廃液供給槽 )～抽出廃液

供給槽予備スチームジェットポンプ 

) 

抽出廃液供給槽予備スチームジェット

ポンプ( ) エンド 

ピース  

抽出廃液供給槽 )～抽出廃液

供給槽(  
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49333
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安全冷却水ポンプ出口配管分岐点～ 

抽出廃液供給槽 ) 

抽出廃液供給槽 )～安全冷却

水中間熱交換器入口配管合流点 

弁( ～抽出廃液供給槽 

) 
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補助抽出器エアリフトポンプ分離 

ポット 出口～ 

抽出塔( ) 

抽出塔 )～抽出塔エアリフト

ポンプ分離ポット  

抽出塔エアリフトポンプ分離ポット

( ～抽出塔流量計測ポット

( ) 

抽出塔流量計測ポット ～

TBP 洗浄塔  

抽出塔( )～抽出塔エアリフト

ポンプ分離ポット(  

抽出塔エアリフトポンプ分離ポット

( )～抽出塔流量計測ポット

( ) 
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49335
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抽出塔流量計測ポット( ～

TBP 洗浄塔入口配管合流点 

抽出塔 ～抽出塔流量計測 

ポット( ) 

抽出塔( )～抽出塔流量計測 

ポット入口配管合流点 

抽出塔エアリフトポンプバッファチュ

ーブ( )～抽出塔エアリフト

ポンプ分離ポット( ) 

抽出塔エアリフトポンプ分離ポット

( )～第 1洗浄塔(  

抽出塔入口配管分岐点～ 

抽出塔(  
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抽出塔 )～抽出塔エアリフト

ポンプ分離ポット( ) 

抽出塔エアリフトポンプ分離ポット

( ～第 1一時貯留処理槽 

シール槽( ) 

第 1 一時貯留処理槽シール槽 

( ～第 1一時貯留 

処理槽(  

抽出塔( )～抽出塔エアリフト

ポンプ分離ポット(  

抽出塔エアリフトポンプ分離ポット

( ～第 6一時貯留処理槽

) 
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49337
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弁( )～抽出塔(  

弁( )～弁( ) 

出口配管合流点 

弁( )～パルセータ廃ガス 

処理系入口配管合流点 
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外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 
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備 

弁( )～抽出塔(  

抽出塔セル漏えい液受皿( )

～抽出塔セル漏えい液受皿スチーム 

ジェットポンプ  

抽出塔セル漏えい液受皿スチームジェ

ットポンプ ～抽出塔セル

漏えい液受皿スチームジェットポンプ

シールポット( 入口 

迅速流体継手接続口( ～ 

抽出塔セル漏えい液受皿スチームジェ

ットポンプ ) 

抽出塔セル漏えい液受皿(

～抽出塔セル漏えい液受皿スチーム 

ジェットポンプ  

49339



 

分
離
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抽出塔セル漏えい液受皿スチームジェ

ットポンプ ～抽出塔セル

漏えい液受皿スチームジェットポンプ

シールポット( 入口 

迅速流体継手接続口 )～ 

抽出塔セル漏えい液受皿スチームジェ

ットポンプ(  

抽出塔エアリフトポンプ入口配管

セル内壁部～抽出塔エアリフト

ポンプ( ) 

抽出塔エアリフトポンプ入口配管

セル内壁部～抽出塔エアリフト

ポンプ ) 

抽出塔エアリフトポンプ入口配管

セル内壁部～抽出塔エアリフト

ポンプ ) 
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49340
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抽出塔エアリフトポンプ入口配管

セル内壁部～抽出塔エアリフト

ポンプ  

抽出塔エアリフトポンプ入口配管

セル内壁部～抽出塔エアリフト

ポンプ( ) 

抽出塔入口配管水封部 

～抽出塔( ) 

抽出塔入口配管 セル内壁部 

～抽出塔  

溶媒供給槽流量計測ポット 

( )入口～ 

抽出塔( ) 

第 1 洗浄塔( )～第 1洗浄塔 

出口配管合流点 
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第 1洗浄塔( )～第 1洗浄塔 

流量計測ポット( ) 

第 1 洗浄塔エアリフトポンプバッファ

チューブ( )～第 1洗浄塔 

エアリフトポンプ分離ポット 

( ) 

第 1 洗浄塔エアリフトポンプ分離 

ポット( )～第 2洗浄塔 

 

第 1 洗浄塔( ～第 1洗浄塔 

エアリフトポンプ分離ポット 

( ) 

第 1 洗浄塔エアリフトポンプ分離 
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分離建屋一時貯留処理設備の系統図 
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( ) 
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) 

第 8 一時貯留処理槽( )～第 8

一時貯留処理槽エアリフトポンプ分離

ポット( )  

第 8 一時貯留処理槽エアリフトポンプ
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留処理槽 ( ) 
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分離ポット( )～第 3一時貯

留処理槽( ) 

迅速流体継手接続口( )～分

離建屋一時貯留処理槽第 1セル漏えい

液受皿スチームジェットポンプ

) 

分離建屋一時貯留処理槽第 1セル漏え

い液受皿 )～分離建屋一時貯

留処理槽第 1セル漏えい液受皿スチー

ムジェットポンプ( ) 
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ポット( ) 

第 7 一時貯留処理槽エアリフトポンプ

分離ポット( )～第 3一時貯

留処理槽( ) 
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廃液供給槽( ) 

第 6 一時貯留処理槽( )～抽出

廃液供給槽( ) 

安全冷却水ポンプ出口配管分岐点～第 6

一時貯留処理槽( ) 

安全冷却水ポンプ出口配管分岐点～第 6

一時貯留処理槽( ) 
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冷却水中間熱交換器入口配管合流点 

第 6一時貯留処理槽( )～安全

冷却水中間熱交換器入口配管合流点 

弁( )～第 6一時貯留処理槽

( ) 
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第 3一時貯留処理槽( )～第 3

一時貯留処理槽第 1エアリフトポンプ

分離ポット( ) 

第 3 一時貯留処理槽第 1エアリフトポ

ンプ分離ポット( )～第 3一

時貯留処理槽( ) 

第 3 一時貯留処理槽第 1エアリフトポ

ンプ分離ポット( )～第 3一

時貯留処理槽第 2エアリフトポンプ分

離ポット( ) 

第 3 一時貯留処理槽第 2エアリフトポ

ンプ分離ポット( )～第 3一

時貯留処理槽流量計測ポット(

) 
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第 3一時貯留処理槽流量計測ポット

( )～抽出塔( ) 

第 3 一時貯留処理槽第 1エアリフトポ

ンプ分離ポット( )～第 3一

時貯留処理槽予備第 2エアリフトポン

プ分離ポット( ) 

第 3 一時貯留処理槽予備第 2エアリフ

トポンプ分離ポット( )～第 3

一時貯留処理槽予備流量計測ポット

( ) 

第 3 一時貯留処理槽予備流量計測ポッ

ト( )～ エンドピース

( ) 
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処
理
設
備 

第 3一時貯留処理槽第 2 エアリフトポ

ンプ入口配管 セル内壁部～第 3

一時貯留処理槽第 2 エアリフトポンプ

( ) 

第 3 一時貯留処理槽第 2 エアリフトポ

ンプ入口配管 セル内壁部～第 3

一時貯留処理槽第 2 エアリフトポンプ

入口配管合流点 

第 3一時貯留処理槽予備第 2エアリフ

トポンプ入口配管 セル内壁部～

第 3一時貯留処理槽予備第 2エアリフ

トポンプ( ) 

第 3 一時貯留処理槽( )～安全

冷却水中間熱交換器入口配管合流点 

49392
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備 

第 3一時貯留処理槽( )～安全

冷却水中間熱交換器入口配管合流点 

第 4一時貯留処理槽( )～第 4

一時貯留処理槽第 1エアリフトポンプ

分離ポット( ) 

第 4 一時貯留処理槽第 1エアリフトポ

ンプ分離ポット( )～第 4一

時貯留処理槽第 2エアリフトポンプ分

離ポット( ) 
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第 4一時貯留処理槽第 2エアリフトポ

ンプ分離ポット( )～ＴＢＰ

洗浄塔( ) 

第 4一時貯留処理槽第 1エアリフトポン

プ分離ポット( )～第 4一時貯

留処理槽予備第 2エアリフトポンプ分離

ポット( ) 

第 4 一時貯留処理槽予備第 2エアリフ

トポンプ分離ポット( )～

エンドピース( ) 

第 4 一時貯留処理槽第 2 エアリフトポ

ンプ入口配管 セル内壁部～第 4

一時貯留処理槽第 2 エアリフトポンプ

( ) 

49394
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第 4一時貯留処理槽第 2 エアリフトポ

ンプ入口配管 セル内壁部～第 4

一時貯留処理槽第 2 エアリフトポンプ

入口配管合流点 

第 4一時貯留処理槽予備第 2エアリフ

トポンプ入口配管 セル内壁部～

第 4一時貯留処理槽予備第 2エアリフ

トポンプ( ) 

第 4 一時貯留処理槽( )～抽出

廃液供給槽( ) 

第 4 一時貯留処理槽( )～抽出

廃液供給槽( ) 

第 4 一時貯留処理槽( )～第 3

一時貯留処理槽( ) 
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分
離
建
屋
一
時
貯
留
処
理
設
備 

第 4一時貯留処理槽( )～安全

冷却水中間熱交換器入口配管合流点 

第 4一時貯留処理槽( )～安全

冷却水中間熱交換器入口配管合流点 

分離建屋一時貯留処理槽第 2セル漏え

い液受皿( )～分離建屋一時貯

留処理槽第 2セル漏えい液受皿スチー

ムジェットポンプ( ) 

49396



第 2.3.1.2.3.3-1 図～第 2.3.1.2.3.3-4 図 分離建屋一時貯留処理設備の系統図 別紙 1 (つづき) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

分
離
建
屋
一
時
貯
留
処
理
設
備 

分離建屋一時貯留処理槽第 2セル漏え

い液受皿スチームジェットポンプ

( )～第 1一時貯留処理槽

( ) 

分離建屋一時貯留処理槽第 2セル漏え

い液受皿( )～分離建屋一時貯

留処理槽第 2セル漏えい液受皿スチー

ムジェットポンプ( ) 

分離建屋一時貯留処理槽第 2セル漏え

い液受皿スチームジェットポンプ

( )～第 1一時貯留処理槽

( ) 

迅速流体継手接続口( )～分

離建屋一時貯留処理槽第 2セル漏えい

液受皿スチームジェットポンプ(

) 

49397



第 2.3.1.2.3.3-1 図～第 2.3.1.2.3.3-4 図 分離建屋一時貯留処理設備の系統図 別紙 1 (つづき) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

分
離
建
屋
一
時
貯
留
処
理
設
備 

迅速流体継手接続口( )～分

離建屋一時貯留処理槽第 2セル漏えい

液受皿スチームジェットポンプ(

) 

安全冷却水ポンプ出口配管分岐点～第 4

一時貯留処理槽( ) 

安全冷却水ポンプ出口配管分岐点～第 4

一時貯留処理槽( ) 

安全冷却水ポンプ出口配管分岐点～第 3

一時貯留処理槽( ) 

49398



第 2.3.1.2.3.3-1 図～第 2.3.1.2.3.3-4 図 分離建屋一時貯留処理設備の系統図 別紙 1 (つづき) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

分
離
建
屋
一
時
貯
留
処
理
設
備 

弁( )～第 4一時貯留処理槽

( ) 

弁( )～第 3一時貯留処理槽

( ) 

注記 ＊1：公称値を示す。 

＊2：重大事故等時における使用時の値を示す。 

＊3：単位は(kPa)。 

49399



第2.3.1.2.3.3-1図～第2.3.1.2.3.3-4図 分離建屋一時貯留処理設備の系統図 別紙2 

 

公差表（公称値の許容範囲） 

注記 ＊：主要寸法は，設工認申請書記載の公称値を示す。 

 

主要配管 

口径(A) 

及び板厚 

主要寸法＊ 

(mm) 
許容範囲 根拠 

65 Sch20S 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

49400



第2.3.1.2.4.2-1図 
プルトニウム精製設備の系統図 
( ０１)

49401



第2.3.1.2.4.2-2図 
プルトニウム精製設備の系統図 
( １０)

49402



第2.3.1.2.4.2-3図 
プルトニウム精製設備の系統図( １１)

403



第2.3.1.2.4.2-4図 
プルトニウム精製設備の系統図 
( ０１)

49404



第2.3.1.2.4.2-5図 
プルトニウム精製設備の系統図 
( ０２)

49405



第2.3.1.2.4.2-6図 
プルトニウム精製設備の系統図 
( ０４)

49406



第2.3.1.2.4.2-7図 
プルトニウム精製設備の系統図( ０５)

407



第2.3.1.2.4.2-8図 
プルトニウム精製設備の系統図 
( ー０６)

49408



第2.3.1.2.4.2-9図 
プルトニウム精製設備の系統図 
( ０１)

49409



第2.3.1.2.4.2-10図 
プルトニウム精製設備の系統図 
( ０２)

49410



 

第 2.3.1.2.4.2-1 図～10 図 プルトニウム精製設備の系統図 別紙 1 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

プルトニウム溶液供給槽( )

～プルトニウム溶液供給槽第１エア

リフトポンプＢ分離ポット(

) 

プルトニウム溶液供給槽第１エアリ

フトポンプＢ分離ポット(

)～プルトニウム溶液供給槽第

２エアリフトポンプＢ分離ポット

( ) 

プルトニウム溶液供給槽第２エアリ

フトポンプＢ分離ポット(

)～プルトニウム溶液槽(

) 

プルトニウム溶液槽( )～

第１酸化塔( ) 

  

49411



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

第１酸化塔シールポット(

)～第１酸化塔第１エアリフト

ポンプ分離ポット( ) 

第１酸化塔第１エアリフトポンプ分

離ポット( )～第１酸化塔

第２エアリフトポンプ分離ポット

( ) 

第１酸化塔第２エアリフトポンプ分

離ポット( )～第１脱ガス

塔( ) 

第１脱ガス塔シールポット(

)～第１脱ガス塔第１エアリフ

トポンプ分離ポット( ) 

第１脱ガス塔第１エアリフトポンプ

分離ポット( )～第１脱ガ

ス塔第２エアリフトポンプ分離ポッ

ト( ) 

  

49412



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

第１脱ガス塔第２エアリフトポンプ

分離ポット( )～第１脱ガ

ス塔第１プライミングポット(

) 

第１脱ガス塔第１プライミングポッ

ト( )～第１脱ガス塔第１

プライミングポットゲデオン(

) 

第１脱ガス塔第１プライミングポッ

トゲデオン( )～第１脱ガ

ス塔第２プライミングポット

) 

第１脱ガス塔第２プライミングポッ

ト( )～抽出塔供給流量計

測ポットＡ( ) 

低濃度プルトニウム溶液受槽エアリ

フトポンプ分離ポット( )

～プルトニウム溶液供給槽第１エア

リフトポンプＢ分離ポット(

)出口配管合流点 

49413



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

抽出塔供給流量計測ポットＡ(

)～抽出塔( ) 

抽出塔( )～抽出塔流量計測

ポット( ) 

抽出塔流量計測ポットバッファチュ

ーブ( )～抽出塔流量計測

ポットエアリフトポンプ分離ポット

( ) 

抽出塔流量計測ポットエアリフトポ

ンプ分離ポット( )～核分

裂生成物洗浄塔( ) 

抽出塔( )～抽出塔エアリフ

トポンプＢ分離ポット( ) 

ウラン洗浄塔( )～ウラン洗

浄塔エアリフトポンプＡ分離ポット

( ) 

49414



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

ＴＢＰ洗浄器エアリフトポンプ分離

ポット( )～第２酸化塔供

給ポット( ) 

ＴＢＰ洗浄器バッファチューブ

( )～ＴＢＰ洗浄器エアリ

フトポンプ分離ポット( ) 

ウラン洗浄塔エアリフトポンプＡ分

離ポット( )～補助油水分

離槽供給流量計測ポット(

) 

補助油水分離槽供給流量計測ポット

( )～補助油水分離槽

( ) 

TBP 洗浄器( )～ＴＢＰ洗浄

器バッファチューブ( ) 

  

49415



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

補助油水分離槽プライミングポット

( )～補助油水分離槽プラ

イミングポットエアリフトポンプ分

離ポット( ) 

補助油水分離槽( )～補助油

水分離槽プライミングポット(

) 

補助油水分離槽プライミングポット

エアリフトポンプ分離ポット(

)～TBP 洗浄器( ) 

第２酸化塔エアリフトポンプ分離ポ

ット( )～第２脱ガス塔

( ) 

第２酸化塔シールポット(

)～第２酸化塔エアリフトポン

プ分離ポット( ) 

第２脱ガス塔シールポット(

)～第２脱ガス塔プライミング

ポットＢ( ) 

  

49416



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

第２脱ガス塔プライミングポットＢ

( )～プルトニウム溶液受

槽( ) 

第２酸化塔供給ポット( )

～第２酸化塔( ) 

プルトニウム溶液受槽( )～

プルトニウム溶液受槽エアリフトポ

ンプ分離ポット( ) 

プルトニウム溶液受槽エアリフトポ

ンプ分離ポット( )～油水

分離槽( ) 

油水分離槽( )～油水分離槽

エアリフトポンプＢ分離ポット

( ) 

油水分離槽エアリフトポンプＢ分離

ポット( )～プルトニウム

濃縮缶供給槽( ) 

49417



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

油水分離槽( )～油水分離槽

エアリフトポンプＡ分離ポット

( ) 

油水分離槽エアリフトポンプＡ分離

ポット( )～プルトニウム

溶液一時貯槽( ) 

核分裂生成物洗浄塔( )～核

分裂生成物洗浄塔流量計測ポット

( ) 

核分裂生成物洗浄塔流量計測ポット

バッファチューブ( )～核

分裂生成物洗浄塔流量計測ポットエ

アリフトポンプ分離ポット(

) 

  

49418



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

核分裂生成物洗浄塔流量計測ポット

エアリフトポンプ分離ポット(

)～逆抽出塔( ) 

逆抽出塔( )～逆抽出塔エア

リフトポンプＢ分離ポット(

) 

ウラン洗浄塔供給流量計測ポット

( )～ウラン洗浄塔(

) 

逆抽出塔エアリフトポンプＢ分離ポ

ット( )～ウラン洗浄塔供

給流量計測ポット( ) 

プルトニウム濃縮缶( )～プ

ルトニウム濃縮液受槽( ) 

プルトニウム濃縮液受槽( )

～プルトニウム濃縮液ポンプＡ

( ) 

49419



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

プルトニウム濃縮液ポンプＡ(

)～プルトニウム濃縮液計量槽

( ) 

プルトニウム濃縮液ポンプＡ(

)出口配管分岐点～プルトニウム

濃縮液一時貯槽( ) 

リサイクル槽( )～リサイク

ル槽エアリフトポンプ分離ポット

( ) 

リサイクル槽エアリフトポンプ分離

ポット( )～希釈槽(

) 

プルトニウム溶液一時貯槽(

)～プルトニウム濃縮缶供給槽

( ) 

  

49420



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

希釈槽( )～希釈槽エアリフ

トポンプＡ分離ポット(1 ) 

希釈槽エアリフトポンプＡ分離ポッ

ト( )～プルトニウム溶液

供給槽( ) 

プルトニウム濃縮缶供給槽(

)～プルトニウム濃縮缶供給槽第

１エアリフトポンプＡ分離ポット

( ) 

プルトニウム濃縮缶供給槽第１エア

リフトポンプＡ分離ポット(1

)～プルトニウム濃縮缶供給槽

第２エアリフトポンプＡ分離ポット

( ) 

プルトニウム濃縮缶供給槽第２エア

リフトポンプＡ分離ポット(

)～プルトニウム濃縮缶供給槽

プライミングポット( ) 

49421



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

プルトニウム濃縮缶供給槽プライミ

ングポット( )～プルトニ

ウム濃縮缶供給槽ゲデオンＡ(

) 

プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオン

Ａ( )～プルトニウム濃縮

缶供給槽ゲデオンＡプライミングポ

ット( ) 

プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオン

Ａプライミングポット( )

～プルトニウム濃縮缶( ) 

プルトニウム濃縮液一時貯槽(

)～プルトニウム濃縮液ポンプＢ

( ) 

 

 

49422



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

プルトニウム濃縮液計量槽(

)～リサイクル槽( ) 

プルトニウム濃縮液ポンプＥ(

)～プルトニウム濃縮液中間貯

槽( ) 

プルトニウム濃縮液計量槽(

)～プルトニウム濃縮液ポンプＥ

( ) 

プルトニウム濃縮液中間貯槽(

)～プルトニウム濃縮液ポンプＤ

( ) 

プルトニウム濃縮液ポンプＤ(

)～一時貯槽第 2グローブボック

ス( ) 

プルトニウム濃縮液ポンプＤ(

)出口配管分岐点～一時貯槽第 2

グローブボックス( ) 

49423



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

プルトニウム濃縮液ポンプＢ(

)～プルトニウム濃縮液計量槽

( ) 

プルトニウム濃縮缶供給槽プライミ

ングポット( )～プルトニ

ウム濃縮缶供給槽ゲデオン

) 

プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオン

Ｂ( )～プルトニウム濃縮

缶供給槽ゲデオンＢプライミングポ

ット( ) 

プルトニウム濃縮缶供給槽ゲデオン

Ｂプライミングポット( )

～ エンドピース(1431-Y9404) 

抽出塔( )出口配管分岐点～

アルファモニタＢ第１エアリフトポ

ンプ分離ポット( ) 

  

49424



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

アルファモニタＢ流量計測ポット

( )～抽出塔( )出

口配管合流点 

アルファモニタＢ第１エアリフトポ

ンプ分離ポット( )～抽出

塔( )出口配管合流点 

アルファモニタＢサイホンプライミ

ングポット( )～抽出塔

( )出口配管合流点 

アルファモニタＢ供給ポット(

)～アルファモニタＢ流量計測

ポット( )出口配管合流点 

再生溶媒供給流量計測ポットＡ

（ ）～抽出塔( )

入口配管合流点 

抽出塔( )～抽出塔エアリフ

トポンプＡ分離ポット( ) 

 

49425



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

抽出塔エアリフトポンプＡ分離ポッ

ト( )～第１一時貯留処理

槽供給槽( ) 

ＴＢＰ洗浄塔エアリフトポンプＢ分

離ポット( )～抽出塔

( ) 

抽出塔供給流量計測ポットＢ(

)～抽出塔( ) 

セル内壁部～アルファモニタ

Ｂ第１エアリフトポンプ(

) 

セル内壁部～抽出塔流量計測

ポットエアリフトポンプ(

) 

セル内壁部～抽出塔エアリフ

トポンプ B（ ） 

49426



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

セル内壁部～抽出塔エアリフ

トポンプ A（ ） 

弁( )～抽出塔( ) 

抽出塔( )～膨張ポットデミ

スタ（ ）入口配管合流点 

水封部（ ）～核

分裂生成物洗浄塔( ) 

  

49427



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

水封部（ ）～核分

裂生成物洗浄塔( ) 

水封部（ ）～核分

裂生成物洗浄塔（ ）入口配

管合流点 

核分裂生成物洗浄塔( )～核

分裂生成物洗浄塔エアリフトポンプ

Ａ分離ポット( ) 

核分裂生成物洗浄塔エアリフトポン

プＡ分離ポット( )～抽出

塔供給流量計測ポットＢ(

) 

核分裂生成物洗浄塔( )～核

分裂生成物洗浄塔エアリフトポンプ

Ｂ分離ポット( ) 

  

49428



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

核分裂生成物洗浄塔エアリフトポン

プＢ分離ポット( )～第１

一時貯留処理槽供給槽( ) 

核分裂生成物洗浄塔( )～膨

張ポットデミスタ（ ）入口

配管合流点 

弁( )～核分裂生成物洗浄

塔( ) 

セル内壁部～核分裂生成物洗

浄塔エアリフトポンプ A(

) 

  

49429



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

セル内壁部～核分裂生成物洗

浄塔流量計測ポットエアリフトポン

プ( ) 

セル内壁部～核分裂生成物洗

浄塔エアリフトポンプ B(

) 

水封部（ ）～逆抽

出塔( )入口配管合流点 

水封部（ ）～逆抽

出塔( )入口配管合流点 

ウラン洗浄塔流量計測ポットＡ第２

エアリフトポンプ分離ポット(

)～核分裂生成物洗浄塔流量計

測ポットエアリフトポンプ分離ポッ

ト( )出口配管合流点 

  

49430



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

プルトニウム洗浄器エアリフトポン

プ分離ポット（ ）～逆抽

出塔( ) 

逆抽出塔( )～逆抽出塔エア

リフトポンプＡ分離ポット(

) 

逆抽出塔エアリフトポンプＡ分離ポ

ット( )～第２一時貯留処

理槽供給槽( ) 

水封部（ ）～逆抽

出塔( )入口配管合流点 

水封部（ ）～逆抽

出塔( ) 

弁( )～逆抽出塔(

) 

セル内壁部～逆抽出塔エアリ

フトポンプ B( ) 

  

49431



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

セル内壁部～逆抽出塔エアリ

フトポンプＡ( ) 

逆抽出塔( )～膨張ポットデ

ミスタ（ ） 

ウラン洗浄塔( )～ウラン洗

浄塔エアリフトポンプＢ分離ポット

( ） 

 

49432



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

ウラン洗浄塔流量計測ポットＡバッ

ファチューブ( )～ウラン

洗浄塔流量計測ポットＡ第１エアリ

フトポンプ分離ポット( ) 

ウラン洗浄塔流量計測ポットＡ第１

エアリフトポンプ分離ポット(

)～ウラン洗浄塔流量計測ポッ

トＡ第２エアリフトポンプ分離ポッ

ト( ) 

ウラン洗浄塔( )～ウラン洗

浄塔流量計測ポットＡ( ) 

ウラン洗浄塔流量計測ポットＢ

( )～ウラン洗浄塔(

) 

ウラン洗浄塔エアリフトポンプＢ分

離ポット( )～第２一時貯

留処理槽供給槽( ) 

  

49433



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

弁( )～ウラン洗浄塔

( ) 

セル内壁部～ウラン洗浄塔流

量計測ポット A第 2エアリフトポン

プ( ) 

セル内壁部～ウラン洗浄塔エ

アリフトポンプＡ( ) 

セル内壁部～ウラン洗浄塔エ

アリフトポンプ B( ) 

弁( )～ウラン洗浄塔流量

計測ポットＡ第１エアリフトポンプ

分離ポット( )入口配管合

流点 

  

49434



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

ウラン洗浄塔( )～膨張ポッ

トデミスタ（ ）入口配管合

流点 

TBP 洗浄器( )～ＴＢＰ洗浄

器サイホンポットＡ( ) 

ＴＢＰ洗浄器サイホンポットＡ

( )～第２一時貯留処理槽

供給槽( ) 

  

49435



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

TBP 洗浄器( )～補助油水分

離槽( ) 

TBP 洗浄器( )～ＴＢＰ洗浄

器サイホンポットＢ( ) 

ＴＢＰ洗浄器サイホンポットＢ

( )～第２一時貯留処理槽

供給槽( ) 

セル内壁部～補助油水分離槽

プライミングポットエアリフトポン

プ( ) 

弁( )～TBP 洗浄器(

) 

  

49436



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

水封部（ ）～プル

トニウム溶液供給槽第 2エアリフト

ポンプ B分離ポット( )入

口配管合流点 

第１酸化塔第１エアリフトポンプ分

離ポット( )～第１酸化塔

シールポット( )出口配管

合流点 

第１脱ガス塔第１プライミングポッ

ト( )～プルトニウム溶液

供給槽第２エアリフトポンプＢ分離

ポット( )入口配管合流点 

セル内壁部～第１酸化塔

( ) 

セル内壁部～第１酸化塔第２

エアリフトポンプ( ) 

  

49437



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

セル内壁部～第１酸化塔第１

エアリフトポンプ( ) 

セル内壁部～第１脱ガス塔第

２エアリフトポンプ( ) 

セル内壁部～第１脱ガス塔第

１エアリフトポンプ( ) 

セル内壁部～第１脱ガス塔

( ) 

第１脱ガス塔第１エアリフトポンプ

分離ポット( )～第１脱ガ

ス塔シールポット( )出口

配管合流点 

セル内壁部～第２酸化塔

( )入口配管合流点 

 

 

49438



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

第２脱ガス塔エアリフトポンプＢ分

離ポット( )～第２酸化塔

( ) 

セル内壁部～第２酸化塔

( ) 

セル内壁部～ＴＢＰ洗浄器エ

アリフトポンプ( ) 

セル内壁部～第２酸化塔エア

リフトポンプ( ) 

第２脱ガス塔シールポット(

)～第２脱ガス塔エアリフトポ

ンプＡ分離ポット( ) 

第２脱ガス塔シールポット(

)出口配管合流点～第２脱ガス

塔エアリフトポンプＢ分離ポット

( ) 

セル内壁部～第２脱ガス塔

( ) 

  

49439



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

セル内壁部～第２脱ガス塔エ

アリフトポンプＡ( ) 

セル内壁部～第２脱ガス塔エ

アリフトポンプ B( ) 

プルトニウム洗浄器セル漏えい液受

皿( )～プルトニウム洗浄器

セル漏えい液受皿漏えい検知ポット

( ) 

プルトニウム溶液供給槽( )

～第２一時貯留処理槽( ) 

プルトニウム溶液供給槽第１エアリ

フトポンプＢ分離ポット(

)～プルトニウム溶液供給槽

( ) 

プルトニウム溶液供給槽( )

～プルトニウム溶液供給槽エアリフ

トポンプＡ分離ポット( ) 

  

49440



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

プルトニウム溶液供給槽エアリフト

ポンプＡ分離ポット( )～

第２一時貯留処理槽( ) 

第２脱ガス塔エアリフトポンプＡ分

離ポット( )～プルトニウ

ム溶液供給槽( ) 

第２脱ガス塔プライミングポットＢ

( )～プルトニウム溶液供

給槽( ) 

セル内壁部～プルトニウム溶

液供給槽第２エアリフトポンプＢ

( ) 

補助油水分離槽( )～第２一

時貯留処理槽供給槽( ) 

補助油水分離槽サイホン(

)～ セル内壁部 

  

49441



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

補助油水分離槽( )～ウラン

洗浄塔流量計測ポットＡバッファチ

ューブ( )出口配管合流点 

油分リサイクルポットエアリフトポ

ンプ分離ポット( )～補助

油水分離槽( ) 

弁( )～補助油水分離槽

( ) 

プルトニウム溶液受槽( )～

第１一時貯留処理槽( )入口

配管合流点 

油水分離槽( )～油水分離槽

サイホンＢプライミングポット

( ) 

油水分離槽サイホン B( )

～ セル内壁部 

  

49442



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

油水分離槽( )～第１一時貯

留処理槽( )入口配管合流点 

油水分離槽( )出口配管分岐

点～油分リサイクルポット(

) 

油分リサイクルポット( )

～油分リサイクルポットエアリフト

ポンプ分離ポット( ) 

弁( )～プルトニウム濃縮

液ポンプＡ( ) 

プルトニウム濃縮液ポンプＡ(

)出口配管分岐点～弁(

) 

プルトニウム濃縮液ポンプＡ(

)出口配管分岐点～プルトニウム

濃縮液受槽( )入口配管分岐

点 

 

 

49443



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

プルトニウム濃縮液ポンプＡ(

)出口配管分岐点～弁(

) 

プルトニウム濃縮液ポンプＡグロー

ブボックス( )～グローブボ

ックス漏えい液受皿漏えい検知ポッ

ト( )入口配管合流点 

プルトニウム濃縮液一時貯槽セル漏

えい液受皿( )～プルトニウ

ム濃縮液ポンプ( )

入口配管合流点 

プルトニウム濃縮液受槽セル漏えい

液受皿( )～プルトニウム濃

縮液ポンプ( ) 

プルトニウム濃縮液計量槽セル漏え

い液受皿( 4)～プルトニウム

濃縮液ポンプ( )入

口配管合流点 

  

49444



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

プルトニウム濃縮液ポンプ(

)～希釈槽( ),プ

ルトニウム濃縮液一時貯槽(

) 

プルトニウム濃縮液弁グローブボッ

クス( )～グローブボックス

漏えい液受皿漏えい検知ポット

( )入口配管合流点 

プルトニウム濃縮缶( )～プ

ルトニウム濃縮缶サイホン Bプライ

ミングポット( ) 

プルトニウム濃縮缶サイホン Bプラ

イミングポット( )入口配

管分岐点～プルトニウム濃縮缶サイ

ホン B分離ポット( ) 

  

49445



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

プルトニウム濃縮缶サイホン B分離

ポット( )～プルトニウム

濃縮缶サイホン Bプライミングポッ

ト( )入口配管合流点 

プルトニウム濃縮缶( )～プ

ルトニウム濃縮缶サイホン Bプライ

ミングポット( ) 

プルトニウム濃縮缶サイホン Bプラ

イミングポット( )入口配

管分岐点～プルトニウム濃縮缶サイ

ホン A分離ポット( ) 

プルトニウム濃縮缶サイホン A分離

ポット( )～プルトニウム

濃縮缶サイホン Bプライミングポッ

ト( )入口配管合流点 

  

49446



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

プルトニウム濃縮缶セル漏えい液受

皿( )～プルトニウム濃縮缶

セル漏えい液受皿漏えい検知ポット

( )入口配管合流点 

希釈槽エアリフトポンプＢ分離ポッ

ト( )～プルトニウム濃縮

缶供給槽( ) 

プルトニウム濃縮缶供給槽(

)～第１一時貯留処理槽(

)入口配管合流点 

プルトニウム濃縮缶供給槽(

)～プルトニウム濃縮缶供給槽エ

アリフトポンプＢ分離ポット(

） 

プルトニウム濃縮缶供給槽プライミ

ングポット( )～プルトニ

ウム濃縮缶供給槽( ) 

 

 

49447



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

プルトニウム濃縮缶供給槽第１エア

リフトポンプＡ分離ポット(

)～プルトニウム濃縮缶供給槽

( ) 

セル内壁部～プルトニウム濃

縮缶供給槽第２エアリフトポンプＡ

( ) 

プルトニウム溶液一時貯槽(

)～希釈槽第２エアリフトポンプ

Ｄ分離ポット( ) 

プルトニウム溶液一時貯槽サイホン

( )～ セル内壁部 

プルトニウム濃縮缶サイホン Aプラ

イミングポット( )～プル

トニウム濃縮液受槽( ) 

プルトニウム濃縮液ポンプＡ(

)～プルトニウム濃縮液受槽

( ) 

 

49448



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

プルトニウム濃縮缶供給槽エアリフ

トポンプＢ分離ポット( )

～プルトニウム濃縮液受槽(

) 

エンドピース( )～

プルトニウム濃縮液受槽( ) 

プルトニウム濃縮缶サイホン Bプラ

イミングポット( )～希釈

槽( ) 

希釈槽( )～希釈槽第１エア

リフトポンプＤ分離ポット(

) 

希釈槽第１エアリフトポンプＤ分離

ポット( )～希釈槽第２エ

アリフトポンプＤ分離ポット(

) 

希釈槽第１エアリフトポンプＤ分離

ポット( )～希釈槽(

) 

  

49449



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

希釈槽( )～希釈槽エアリフ

トポンプＢ分離ポット( ) 

油水分離槽サイホンＢプライミング

ポット( )～希釈槽(

) 

セル内壁部～希釈槽第２エア

リフトポンプＤ( ) 

エンドピース( )～

希釈槽( ) 

弁( )～プルトニウム濃縮

液ポンプＥ( ) 

プルトニウム濃縮液ポンプＥグロー

ブボックス( )～グローブボ

ックス漏えい液受皿漏えい検知ポッ

ト( )入口配管合流点 

プルトニウム濃縮液ポンプＥ(

)出口配管分岐点～弁(

) 

  

49450



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

プルトニウム濃縮液ポンプＥ(

)～プルトニウム濃縮液計量槽

( ) 

プルトニウム濃縮液ポンプＥ(

)出口配管分岐点～プルトニウ

ム濃縮液計量槽( )入口配管

合流点 

プルトニウム濃縮液ポンプＥ(

)出口配管分岐点～弁(

) 

弁( )～プルトニウム濃縮

液ポンプＤ( ) 

プルトニウム濃縮液ポンプＤグロー

ブボックス( )～グローブボ

ックス漏えい液受皿漏えい検知ポッ

ト( )入口配管合流点 

プルトニウム濃縮液ポンプＤ(

)～プルトニウム濃縮液中間貯槽

( ) 

 

49451



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

プルトニウム濃縮液ポンプＤ(

)出口配管分岐点～弁(

) 

プルトニウム濃縮液ポンプＤ(

)出口配管分岐点～プルトニウム

濃縮液中間貯槽( )入口配管

合流点 

プルトニウム濃縮液ポンプＤ(

)出口配管分岐点～弁(

) 

弁( )～プルトニウム濃縮

液ポンプＢ( ) 

プルトニウム濃縮液ポンプＢ(

)～リサイクル槽( )入口

配管合流点 

プルトニウム濃縮液ポンプＢ(

)出口配管分岐点～弁(

) 

49452



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

プルトニウム濃縮液ポンプＢグロー

ブボックス( )～リサイクル

槽( ) 

プルトニウム濃縮液ポンプＢ(

)出口配管分岐点～プルトニウム

濃縮液一時貯槽( ) 

プルトニウム濃縮液ポンプＤ(

)出口配管分岐点～弁(

) 

プルトニウム濃縮液計量槽(

)～プルトニウム濃縮液受槽

( ) 

プルトニウム濃縮液計量槽サイホン

B( )～ セル内壁部 

プルトニウム濃縮液計量槽サイホン

B( )～ セル内壁部 

 

49453



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

プルトニウム濃縮液ポンプＥ(

)出口配管分岐点～プルトニウ

ム濃縮液計量槽( ) 

放射性配管分岐第２セル漏えい液受

け皿２( )～グローブボック

ス漏えい液受皿漏えい検知ポット

( )入口配管合流点 

AT04 配管収納容器( )～ア

クティブトレンチ漏えい検知ポット

３( ) 

プルトニウム溶液供給槽( )

～塔槽類廃ガス処理設備入口配管合

流点 

弁( )～プルトニウム溶液

供給槽( ) 

  

49454



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

弁( )～油水分離槽(

) 

油水分離槽～塔槽類廃ガス処理設備

入口配管合流点 

安全冷却水系ヘッダ分岐点～油水分

離槽( ) 

油水分離槽( )～安全冷却水

系ヘッダ合流点 

弁( )～プルトニウム溶液

受槽( ) 

  

49455



 

(続き)   

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

安全冷却水系ヘッダ分岐点～プルト

ニウム溶液受槽( ) 

プルトニウム溶液受槽( )～

安全冷却水系ヘッダ合流点 

弁( )～プルトニウム濃縮

缶供給槽( ) 

  

49456



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

安全冷却水系ヘッダ分岐点～プルト

ニウム濃縮缶供給槽( ) 

プルトニウム濃縮缶供給槽(

)～安全冷却水系ヘッダ合流点 

プルトニウム濃縮缶( )～凝

縮器( ) 

  

49457



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

凝縮器( )～塔槽類廃ガス処

理設備入口配管合流点 

弁( )～プルトニウム濃縮

缶( ) 

弁( )～プルトニウム濃縮

液受槽( ) 

プルトニウム濃縮液受槽( )

～塔槽類廃ガス処理設備入口配管合

流点 

  

49458



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

安全冷却水系ヘッダ分岐点～プルト

ニウム濃縮液受槽( ) 

  

49459



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

プルトニウム濃縮液受槽( )

～安全冷却水系ヘッダ合流点 

  

49460



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

弁( )～プルトニウム溶液

一時貯槽( ) 

プルトニウム溶液一時貯槽(

)～塔槽類廃ガス処理設備入口配

管合流点 

安全冷却水系ヘッダ分岐点～プルト

ニウム溶液一時貯槽( ) 

プルトニウム溶液一時貯槽(

)～安全冷却水系ヘッダ合流点 

49461



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

弁( )～リサイクル槽

( ) 

安全冷却水系ヘッダ分岐点～リサイ

クル槽( ) 

  

49462



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

リサイクル槽( )～安全冷却

水系ヘッダ合流点 

弁( )～希釈槽( ) 

希釈槽( )～塔槽類廃ガス処

理設備入口配管合流点 

  

49463



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

安全冷却水系ヘッダ分岐点～希釈槽

( ) 

  

49464



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

希釈槽( )～安全冷却水系ヘ

ッダ合流点 

弁( )～プルトニウム濃縮

液一時貯槽( ) 

  

49465



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

プルトニウム濃縮液一時貯槽(

)～塔槽類廃ガス処理設備入口配

管合流点 

安全冷却水系ヘッダ分岐点～プルト

ニウム濃縮液一時貯槽( ) 

  

49466



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

プルトニウム濃縮液一時貯槽(

)～安全冷却水系ヘッダ合流点 

弁( )～プルトニウム濃縮

液計量槽( ) 

プルトニウム濃縮液計量槽(

)～塔槽類廃ガス処理設備入口配

管合流点 

  

49467



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

安全冷却水系ヘッダ分岐点～プルト

ニウム濃縮液計量槽( ) 

  

49468



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

プルトニウム濃縮液計量槽(

)～安全冷却水系ヘッダ合流点 

弁( )～プルトニウム濃縮

液中間貯槽( ) 

プルトニウム濃縮液中間貯槽(

)～塔槽類廃ガス処理設備入口配

管合流点 

  

49469



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

安全冷却水系ヘッダ分岐点～プルト

ニウム濃縮液中間貯槽( ) 

  

49470



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
精
製
設
備 

プルトニウム濃縮液中間貯槽(

)～安全冷却水系ヘッダ合流点 

エンドピース( )～

プルトニウム濃縮缶セル漏えい液受

皿漏えい検知ポット( )入

口配管合流点 

注記 ＊1：主要寸法は，設工認申請書記載の公称値を示す。 

＊2：重大事故時における使用時の値。 

 

49471



第2.3.1.2.4.3-1図 
精製建屋⼀時貯留処理設備の
系統図( ０１)

49472



第2.3.1.2.4.3-2図 
精製建屋⼀時貯留処理設備の
系統図( ０２)

49473



第2.3.1.2.4.3-3図 
精製建屋⼀時貯留処理設備の系統図( ０３)

49474



第2.3.1.2.4.3-4図 
精製建屋⼀時貯留処理設備の系統図( ０５)

49475



第2.3.1.2.4.3-5図 
精製建屋⼀時貯留処理設備の系統図( ０６)

49476



 

第 2.3.1.2.4.3-1 図 1～5 図 精製建屋一時貯留処理設備の系統図 別紙 1 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

精
製
建
屋
一
時
貯
留
処
理
設
備 

第３一時貯留処理槽( )～第

３一時貯留処理槽エアリフトポンプ

B分離ポット( ) 

第３一時貯留処理槽エアリフトポン

プB分離ポット( )～第７一

時貯留処理槽( ) 

第１一時貯留処理槽( )～第

３一時貯留処理槽( ) 

第２一時貯留処理槽( )～第

３一時貯留処理槽( ) 

第１一時貯留処理槽サイホン

A( )～ セル内壁部 

49477



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

精
製
建
屋
一
時
貯
留
処
理
設
備 

第１一時貯留処理槽供給槽(

)～第１一時貯留処理槽 ) 

第１一時貯留処理槽入口配管～第１

一時貯留処理槽( ) 

第１一時貯留処理槽( )～塔

槽類廃ガス処理設備入口配管合流点 

安全冷却水系ヘッダ分岐点～第１一

時貯留処理槽( ) 

49478



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

精
製
建
屋
一
時
貯
留
処
理
設
備 

第１一時貯留処理槽( )～安

全冷却水系ヘッダ合流点 

弁( )～第１一時貯留処理

槽( ) 

第２一時貯留処理槽供給槽(

)～第２一時貯留処理槽( )

第２一時貯留処理槽サイホンA(

)～ セル内壁部 

 

49479



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

精
製
建
屋
一
時
貯
留
処
理
設
備 

第２一時貯留処理槽( )～塔

槽類廃ガス処理設備入口配管合流点 

安全冷却水系ヘッダ分岐点～第２一

時貯留処理槽( ) 

第２一時貯留処理槽( )～安

全冷却水系ヘッダ合流点 

弁( )～第２一時貯留処理

槽( ) 

49480



 

 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

精
製
建
屋
一
時
貯
留
処
理
設
備 

第３一時貯留処理槽( )～第

３一時貯留処理槽第１エアリフトポ

ンプ A分離ポット( ) 

第３一時貯留処理槽第１エアリフト

ポンプA分離ポット( )～第

３一時貯留処理槽第２エアリフトポ

ンプＡ分離ポット( ) 

第３一時貯留処理槽第１エアリフト

ポンプA分離ポット( )～第

３一時貯留処理槽( ) 

第３一時貯留処理槽第２エアリフト

ポンプＡ分離ポット( )～

プルトニウム溶液供給槽第１エアリ

フトポンプＢ分離ポット出口配管合

流点 

R0213セル内壁部～第３一時貯留処理

槽第2エアリフトポンプA(

) 

49481



 

 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

精
製
建
屋
一
時
貯
留
処
理
設
備 

第３一時貯留処理槽( )～塔

槽類廃ガス処理設備入口配管合流点 

安全冷却水系ヘッダ分岐点～第３一

時貯留処理槽( ) 

第３一時貯留処理槽( )～安

全冷却水系ヘッダ合流点 

弁( )～第３一時貯留処理

槽( ) 

 

49482



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

精
製
建
屋
一
時
貯
留
処
理
設
備 

第７一時貯留処理槽第１エアリフト

ポンプ A分離ポット出口配管分岐点

～第７一時貯留処理槽エアリフトポ

ンプＢ分離ポット( ) 

第７一時貯留処理槽第１エアリフト

ポンプ A分離ポット( )～

第７一時貯留処理槽第２エアリフト

ポンプＡ分離ポット( ) 

第７一時貯留処理槽( )～第

７一時貯留処理槽第１エアリフトポ

ンプ A分離ポット( ) 

第７一時貯留処理槽エアリフトポン

プ B分離ポット( )～プル

トニウム溶液供給槽第１エアリフト

ポンプ B分離ポット出口配管合流点 

49483



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

精
製
建
屋
一
時
貯
留
処
理
設
備 

第７一時貯留処理槽第１エアリフト

ポンプA分離ポット( )～第

７一時貯留処理槽( ) 

セル内壁部～第7一時貯留処理

槽エアリフトポンプB( ) 

弁( )～第7一時貯留処理槽

第2エアリフトポンプA( ) 

弁( )～第７一時貯留処理

槽( ) 

  

49484



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

精
製
建
屋
一
時
貯
留
処
理
設
備 

弁( )～第４一時貯留処理

槽( ) 

AT05配管収納容器1( )～ア

クティブトレンチ漏えい検知ポット

２( ) 

注記 ＊1：主要寸法は，設工認申請書記載の公称値を示す。 
＊2：重大事故時における使用時の値。 

49485



第2.3.1.2.4.3.1-1図 
重⼤事故時可溶性中性⼦吸収材供給系の系統図 
( １４)

49486



第2.3.1.2.4.3.1-2図 
重⼤事故時可溶性中性⼦吸収材
供給系の系統図( ０５)

49487



第2.3.1.2.4.3.1-3図 
重⼤事故時可溶性中性⼦吸収材供
給系の系統図( ０６)

49488



 

第 2.3.1.2.4.3.1-1 図～3 図 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統図 別紙 1 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

重
大
事
故
時
可
溶
性
中
性
子
吸
収
材
供
給
系 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給

槽（第５一時貯留処理槽用）(

)～主要弁( ) 

主要弁( )～重大事

故時可溶性中性子吸収材供給槽（第

５一時貯留処理槽用）出口配管合流

点 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給

槽（第７一時貯留処理槽用）(

)～主要弁( ) 

主要弁( )～重大事

故時可溶性中性子吸収材供給槽（第

７一時貯留処理槽用）出口配管合流

点 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給

槽（第５一時貯留処理槽用）出口配

管合流点～第５一時貯留処理槽(

) 

49489



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

重
大
事
故
時
可
溶
性
中
性
子
吸
収
材
供
給
系 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給

槽（第７一時貯留処理槽用）出口配

管合流点～第７一時貯留処理槽

( ) 

注記 ＊1：主要寸法は，設工認申請書記載の公称値を示す。 

49490



 

 

 

第2.3.1.2.4.3-1図～5図 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統図 別紙2 

注記 *：主要寸法は，設工認申請記載の公称値を示す。 

主要配管 

口径(A) 

及び板厚 

主要寸法* 

(mm) 

許容範囲 

(mm) 
根拠 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

49491



49492



49493



49494



49495



49496



第2.3.1.2.5.2.1-1図～5図 溶液系の系統図 別紙1 

名称 

最高使用 

圧力 

(ＭPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径 

(mm)＊3 

厚さ 

(mm)＊3 
材料 配管番号 

溶

液

系 

弁( )～一時貯槽( )*2 

安全冷却水系配管(

)分岐部～一時貯槽( )*1 

一時貯槽( )～安全冷却水系配管

( )合流部*1 

弁( )～混合槽( )*2 

  

49497



(つづき) 

名称 

最高使用 

圧力 

(ＭPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径 

(mm)＊3 

厚さ 

(mm)＊3 
材料 配管番号 

溶

液

系 

安全冷却水系配管(

)分岐部～混合槽( )*1 

混合槽( )～安全冷却水系配管(

)合流部*1 

弁( )～混合槽( )*2 

  

49498



(つづき) 

名称 

最高使用 

圧力 

(ＭPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径 

(mm)＊3 

厚さ 

(mm)＊3 
材料 配管番号 

溶

液

系 

安全冷却水系配管(

)分岐部～混合槽( )*1 

混合槽( )～安全冷却水系配管(

)合流部*1 

弁( )～硝酸プルトニウム貯槽

( )*2 

  

49499



(つづき) 

名称 

最高使用 

圧力 

(ＭPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径 

(mm)＊3 

厚さ 

(mm)＊3 
材料 配管番号 

溶

液

系 

安全冷却水系配管(

)分岐部～硝酸プルトニウム貯槽(

)*1 

硝酸プルトニウム貯槽( )～安全冷却

水系配管( )合

流部*1 

注記 ＊1：脱硝施設のうち，代替安全冷却水系設備と兼用。 

   ＊2：脱硝施設のうち，代替安全圧縮空気系、代替安全冷却水系設備と兼用。 

＊3：主要寸法は，設工認申請記載の公称値を示す。 

＊4：重大事故等時における使用時の値。 

 

49500



1 

第2.3.1.2.5.2.1-1図～5図 

溶液系の系統図 別紙2(1/1) 

 

公差表（公称値の許容範囲） 

主要配管 

口径(A) 

及び板厚 

主要寸法＊ 

(mm) 

許容範囲 

(mm) 
根拠 

15 Sch40 

外径 
JIS G 3459による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459による 

材料公差 

25 Sch20S 

外径 
JIS G 3459による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459による 

材料公差 

注記 ＊：主要寸法は，設工認申請記載の公称値を示す。 

49501



〇
〇
〇
〇
 

第〇．〇．〇．〇－〇図 第 1酸

回収系の系統説明図（その 12) 
(1241-01 （設計基準対象施設） 

添付3＿設計基準対象施設系統説明図

 

添付3＿設計基準対象施設系統説明図
　
　
　
分

離
 A

 
 
　　　第2.3.1.2.6.1.1-1図 
　　　第１酸回収系の系統図 
　　　（ 01）

49502

j2191050
テキストボックス
　　　分離 A

j2191050
長方形



49503

j1980047
テキストボックス

j1980047
テキストボックス
第2.3.1.5.1.1-1図



49504

j1980047
テキストボックス

j1980047
テキストボックス
第2.3.1.5.1.1-2図



49505

j1980047
テキストボックス

j1980047
テキストボックス
第2.3.1.5.1.1-3図



49506

j1980047
テキストボックス

j1980047
テキストボックス
第2.3.1.5.1.1-4図



49507

j1980047
テキストボックス

j1980047
テキストボックス
第2.3.1.5.1.1-5図



49508

j1980047
テキストボックス

j1980047
テキストボックス
第2.3.1.5.1.1-6図



図－○－○－○

〇
〇
〇
〇
 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の系統説明図

( -01) （設計基準対象施設） 

49509

j2040027
長方形

j1980047
テキストボックス

j2140062
テキストボックス
第2.3.1.5.1.1-7図



図－○－○－○

〇
〇
〇
〇
 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の系統説明図

( -02) （設計基準対象施設） 

49510

j2040027
長方形

j1980047
テキストボックス

j2140062
テキストボックス
第2.3.1.5.1.1-8図



図－○－○－○

〇
〇
〇
〇
 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の系統説明図

( -03) （設計基準対象施設） 

49511

j2040027
長方形

j1980047
テキストボックス

j2140062
テキストボックス
第2.3.1.5.1.1-9図



図－○－○－○

〇
〇
〇
〇
 

せん断処理 ・溶解廃ガス処理設備の系統説明図

( -04)（設計基準対象施設） 

49512

j2040027
長方形

j1980047
テキストボックス

j2140062
テキストボックス
第2.3.1.5.1.1-10図



図－○－○－○

〇
〇
〇
〇
 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の系統説明図

( -05) （設計基準対象施設） 

49513

j2040027
長方形

j1980047
テキストボックス

j2140062
テキストボックス
第2.3.1.5.1.1-11図



図－○－○－○

〇
〇
〇
〇
 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の系統説明図

( -06) （設計基準対象施設） 

49514

j2040027
長方形

j1980047
テキストボックス

j2140062
テキストボックス
第2.3.1.5.1.1-12図



図－○－○－○

〇
〇
〇
〇
 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の系統説明図

( -09) （設計基準対象施設） 

49515

j2040027
長方形

j1980047
テキストボックス

j2140062
テキストボックス
第2.3.1.5.1.1-13図



図－○－○－○

〇
〇
〇
〇
 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の系統説明図

( -10) （設計基準対象施設） 

49516

j2040027
長方形

j1980047
テキストボックス

j2140062
テキストボックス
第2.3.1.5.1.1-14図



図－○－○－○

〇
〇
〇
〇
 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の系統説明図

( -11)（設計基準対象施設） 

49517

j2040027
長方形

j1980047
テキストボックス

j2140062
テキストボックス
第2.3.1.5.1.1-15図



図－○－○－○

〇
〇
〇
〇
 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の系統説明図

( -12) （設計基準対象施設） 

49518

j2040027
長方形

j1980047
テキストボックス

j2140062
テキストボックス
第2.3.1.5.1.1-16図



図－○－○－○

〇
〇
〇
〇
 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の系統説明図

( -13) （設計基準対象施設） 

49519

j2040027
長方形

j1980047
テキストボックス

j2140062
テキストボックス
第2.3.1.5.1.1-17図



図－○－○－○

〇
〇
〇
〇
 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の系統説明図

( -15) （設計基準対象施設） 

49520

j2040027
長方形

j1980047
テキストボックス

j2140062
テキストボックス
第2.3.1.5.1.1-18図



図－○－○－○

〇
〇
〇
〇
 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の系統説明図

( -16)（設計基準対象施設） 

49521

j2040027
長方形

j1980047
テキストボックス

j2140062
テキストボックス
第2.3.1.5.1.1-19図



図－○－○－○

〇
〇
〇
〇
 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の系統説明図

( -17) （設計基準対象施設） 

49522

j2040027
長方形

j1980047
テキストボックス

j2140062
テキストボックス
第2.3.1.5.1.1-20図



図－○－○－○

〇
〇
〇
〇
 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の系統説明図

( -18) （設計基準対象施設） 

49523

j2040027
長方形

j1980047
テキストボックス

j2140062
テキストボックス
第2.3.1.5.1.1-21図



図－○－○－○

〇
〇
〇
〇
 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の系統説明図

( -19) （設計基準対象施設） 

49524

j2040027
長方形

j1980047
テキストボックス

j2140062
テキストボックス
第2.3.1.5.1.1-22図



 

 

前処 A 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備の系統説明図 別紙1 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

せ

ん

断

処

理

・

溶

解

廃

ガ

ス

処

理

設

備 

溶解槽 ～凝縮器入口冷却ジ

ャケット  

凝縮器入口冷却ジャケット

 

凝縮器入口冷却ジャケット

～  

～凝縮器  

第2よう素追出し槽 ～溶解槽

デミスタ出口配管

 

49525



 

 

前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

せ

ん

断

処

理

・

溶

解

廃

ガ

ス

処

理

設

備 

第1よう素追出し槽 ～第2よ

う素追出し槽出口配管

 

凝縮器 ～NOx吸収塔

 

溶解槽 ～凝縮器入口冷却ジ

ャケット  

49526



 

 

前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

せ

ん

断

処

理

・

溶

解

廃

ガ

ス

処

理

設

備 

凝縮器入口冷却ジャケット

 

凝縮器入口冷却ジャケット

～  

～凝縮器  

第2よう素追出し槽 ～溶解槽

デミスタ出口配管

 

第1よう素追出し槽 ～第2よ

う素追出し槽出口配管

 

凝縮器 ～NOx吸収塔

 

49527



 

 

前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

せ

ん

断

処

理

・

溶

解

廃

ガ

ス

処

理

設

備 

NOx吸収塔 ～  

エンドピース酸洗浄槽 ～

硝酸調整槽 出口配管合流

部 

硝酸調整槽 出口配管合流部

～凝縮器出口配管

 

硝酸調整槽 出口配管合流部

～凝縮器出口配管

 

NOx吸収塔 ～  

～  

 

49528



 

 

前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(kPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

せ

ん

断

処

理

・

溶

解

廃

ガ

ス

処

理

設

備 

～ 

主要弁  

NOx吸収塔B ～ 

 

～  

～ 

主要弁  

主要弁 ～ 

ミストフィルタ  
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前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(kPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

せ

ん

断

処

理

・

溶

解

廃

ガ

ス

処

理

設

備 

ミストフィルタ ～廃ガス

加熱器  

廃ガス加熱器 ～ 

第1高性能拉子フィルタ  

第1高性能拉子フィルタ ～ 

第1よう素フィルタ  

第1よう素フィルタ ～ 

第2よう素フィルタ  

第1よう素フィルタ ～ 

第2よう素フィルタ  

第2よう素フィルタ ～ 

第2高性能粒子フィルタ  

49530



 

 

前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(kPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

せ

ん

断

処

理

・

溶

解

廃

ガ

ス

処

理

設

備 

第2高性能粒子フィルタ ～排

風機  

第2高性能粒子フィルタ 出口

配管分岐点～ 

排風機 入口第2高性能粒子フ

ィルタ 出口分岐配管合流点 

排風機 ～ 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

49531



 

 

前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(kPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

せ

ん

断

処

理

・

溶

解

廃

ガ

ス

処

理

設

備 

主要弁 ～ 

ミストフィルタ  

ミストフィルタ ～ 

廃ガス加熱器  

廃ガス加熱器 ～ 

第1高性能粒子フィルタ  

第 1高性能粒子フィルタ ～ 

第 1よう素フィルタ  

第1よう素フィルタ ～ 

第2よう素フィルタ  

第1よう素フィルタ ～ 

第2よう素フィルタ  

第2よう素フィルタ ～ 

第2高性能粒子フィルタ  
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前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(kPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

せ

ん

断

処

理

・

溶

解

廃

ガ

ス

処

理

設

備 

第2高性能粒子フィルタ ～ 

排風機  

第2高性能粒子フィルタ 出口

配管分岐点～ 

排風機 入口第2高性能粒子フ

ィルタ 出口分岐配管合流点 

主要弁 ～ 

ミストフィルタ  

ミストフィルタ ～ 

廃ガス加熱器  

49533



 

 

前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(kPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

せ

ん

断

処

理

・

溶

解

廃

ガ

ス

処

理

設

備 

廃ガス加熱器 ～ 

第1高性能粒子フィルタ  

第 1高性能粒子フィルタ ～ 

第 1よう素フィルタ  

第1よう素フィルタ ～ 

第2よう素フィルタ  

第1よう素フィルタ ～ 

第2よう素フィルタ  

第 2よう素フィルタ ～ 

第 2高性能粒子フィルタ  

第2高性能粒子フィルタ ～ 

排風機  
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前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(kPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

せ

ん

断

処

理

・

溶

解

廃

ガ

ス

処

理

設

備 

第2高性能粒子フィルタ 出口

配管分岐点～ 

排風機 入口配管合流点 

第2高性能粒子フィルタ 出口

分岐配管排風機 側分岐点～ 

排風機 入口配管合流点 

よう素追出し塔 ～ 

NOx吸収塔 出口配管合流点 

よう素追出し塔 ～ 

NOx吸収塔 出口配管合流点 
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前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(kPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

せ

ん

断

処

理

・

溶

解

廃

ガ

ス

処

理

設

備 

DOGダンパセル漏えい液受皿

～ 

計量後中間貯槽セル漏えい液受皿

 

安全冷却水系ヘッダー分岐点～廃ガス冷

却器 ～安全冷却水系ヘッダー

合流点 

安全冷却水系ヘッダー分岐点～廃ガス冷

却器 ～安全冷却水系ヘッダー

合流点 

安全冷却水系ヘッダー分岐点～廃ガス冷

却器 ～安全冷却水系ヘッダー

合流点 

注記 ＊1：主要寸法は，設工認申請記載の公称値を示す。 

＊2：重大事故等時における使用時の値。 
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前処 A 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の系統説明図 別紙1 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

前

処

理

建

屋

塔

槽

類

廃

ガ

ス

処

理

設

備 

廃ガス洗浄塔 ～凝縮器

 

極低レベル廃ガス洗浄塔 ～弁

 

弁 ～廃ガス洗浄塔出口配管

 

凝縮器 ～デミスタ  

デミスタ ～第1，第2高性能粒

子フィルタ  

49556



 

 

前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

前

処

理

建

屋

塔

槽

類

廃

ガ

ス

処

理

設

備 

第1，第2高性能粒子フィルタ

～よう素フィルタ第1，

第2加熱器  

よう素フィルタ第1，第2加熱器

～よう素フィルタ

 

49557



 

 

前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

前

処

理

建

屋

塔

槽

類

廃

ガ

ス

処

理

設

備 

よう素フィルタ ～弁

 

49558



 

 

前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

前

処

理

建

屋

塔

槽

類

廃

ガ

ス

処

理

設

備 

弁 ～排風機  

排風機 ～排風機出口配管

分岐点 

排風機出口配管分岐点～主排気筒 
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前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

前

処

理

建

屋

塔

槽

類

廃

ガ

ス

処

理

設

備 

中間ポット ～  

～廃ガス洗浄塔入口配管

及びヘッダーキャッ

プ 

中間ポット ～  

～中間ポット 出

口配管合流点及びヘッダーキャップ 
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前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

前

処

理

建

屋

塔

槽

類

廃

ガ

ス

処

理

設

備 

第1，第2不溶解残渣廃液一時貯槽

～廃ガス洗浄塔入口配管

 

計量前中間貯槽デミスタ 出

口配管合流点及び中間ポット

出口配管合流点～廃ガス洗浄塔

 

計量前中間貯槽デミスタ 出

口配管合流点～ヘッダーキャップ 
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前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

前

処

理

建

屋

塔

槽

類

廃

ガ

ス

処

理

設

備 

リサイクル槽 ～廃ガス洗

浄塔入口配管  

 

 

不溶解残渣回収槽 ～リサ

イクル槽 出口配管合流点 
 

中継槽 ～廃ガス洗浄塔入

口配管  
 

計量前中間貯槽 ～廃ガス洗浄

塔入口配管  

計量前中間貯槽 ～計量前中間

貯槽デミスタ 出口配管

 

計量・調整槽 ～計量補助槽デ

ミスタ 入口配管合流点 
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前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

前

処

理

建

屋

塔

槽

類

廃

ガ

ス

処

理

設

備 

計量補助槽 ～廃ガス洗浄塔入

口配管  

計量後中間貯槽 ～廃ガス洗浄

塔入口配管  

注記 ＊1：主要寸法は，設工認申請記載の公称値を示す。 

＊2：重大事故等時における使用時の値。 
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図－○－○－○ 
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〇．〇．〇．〇－〇図 塔槽類廃ガ

処理系の系統説明図（その 20) 

205-01 設計基準対象施設） 

添付3＿設計基準対象施設系統説明図

 

 

添付3＿設計基準対象施設系統説明図
　
　
　
分

離
 A

　　第2.3.1.5.1.2.2.1-1図 
　　塔槽類廃ガス処理系の系統図 
　　（ 01）
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第〇．〇．〇．〇－〇図 塔槽類廃

ガス処理系の系統説明図（その 21) 
(1205 （設計基準対象施設） 

添付3＿設計基準対象施設系統説明図

 

添付3＿設計基準対象施設系統説明図
　
　
　
分

離
 A

　　第2.3.1.5.1.2.2.1-2図 
　　塔槽類廃ガス処理系の系統図 
　　（ 02）

49565

j2191050
テキストボックス
　　　分離 A

j2191050
長方形



 

図－○－○－○ 
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第〇．〇．〇．〇－〇図 塔槽類廃ガス処 の系統

説明図（その 22) (1205-03) （設計基準対象施設） 

 

 

　
　
　
分

離
 A

　　　　　　第2.3.1.5.1.2.2.1-3図 
　　　　　　塔槽類廃ガス処理系の系統図（ 03）
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第〇．〇．〇．〇－〇図 塔槽類廃ガス処理 の系統説明図

（その 23) (1205-04) （設計基準対象施設） 

添付3＿設計基準対象施設系統説明図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付3＿設計基準対象施設系統説明図
　
　
　
分

離
 A

　　　　　　　第2.3.1.5.1.2.2.1-4図 
　　　　　　　塔槽類廃ガス処理系の系統図（ 04）
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分
離

 A

　　　　第2.3.1.5.1.2.2.1-5図 
　　　　塔槽類廃ガス処理系の系統図（ -01）
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理
系 

抽出廃液供給槽( ～ 

廃ガス洗浄塔入口配管合流点 

抽出廃液供給槽( ～ 

抽出廃液供給槽出口配管合流点 

第 1一時貯留処理槽 ～ 

廃ガス洗浄塔入口配管合流点 

49589



第 2.3.1.5.1.2.2.1-1 図～第 2.3.1.5.1.2.2.1-17 図 塔槽類廃ガス処理系の系統図 別紙 1 (つづき) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
系 

第 7一時貯留処理槽 ～ 

廃ガス洗浄塔入口配管合流点 

第 8一時貯留処理槽 ～ 

廃ガス洗浄塔入口配管合流点 

第 2一時貯留処理槽 ～ 

第 8一時貯留処理槽出口配管合流点 

49590



第 2.3.1.5.1.2.2.1-1 図～第 2.3.1.5.1.2.2.1-17 図 塔槽類廃ガス処理系の系統図 別紙 1 (つづき) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

 

塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
系 

第 6一時貯留処理槽 ～ 

第 8一時貯留処理槽出口配管合流点 

第 3一時貯留処理槽 ～ 

廃ガス洗浄塔入口配管合流点 

第 4一時貯留処理槽 ～ 

第 3一時貯留処理槽出口配管合流点 

49591



注記 ＊1：主要寸法は，設工認申請書記載の公称値を示す。 

＊2：単位は(kPa)。 

＊3：重大事故時における使用時の値。 

＊4：水素による爆発発生時の気相部の瞬間圧力を示す。 

第 2.3.1.5.1.2.2.1-1 図～第 2.3.1.5.1.2.2.1-17 図 塔槽類廃ガス処理系の系統図 別紙 1 (つづき) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
系 

高レベル廃液供給槽 ～ 

廃ガス洗浄塔入口配管合流点 

減衰器 ～ 

廃ガス洗浄塔入口配管合流点 

抽出塔エアリフトポンプＥデミスタ

～第６一時貯留処理槽入

口配管合流点 

49592



第2.3.1.5.1.2.3.2-1図 
塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム系)の系統図 
( ０１) 49593



第2.3.1.5.1.2.3.2-2図 
塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム系)の系統図( ０２) 594



第2.3.1.5.1.2.3.2-3図 
塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム系)の系統図( ０３) 

49595



第2.3.1.5.1.2.3.2-4図 
塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム系)の系統図( ０４)

49596



第2.3.1.5.1.2.3.2-5図 
塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム系)の系統図( ０１)

49597



第2.3.1.5.1.2.3.2-6図 
塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム系)の系統図( ０２)

49598



第2.3.1.5.1.2.3.2-7図 
塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム系)の系統図( ０３)

49599



第2.3.1.5.1.2.3.2-8図 
塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム系)の系統図( ０５)

49600



第2.3.1.5.1.2.3.2-9図 
塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム系)の系統図( ０６)

49601



第2.3.1.5.1.2.3.2-10図 
塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム系)の系統図 
( ０１)

49602



第2.3.1.5.1.2.3.2-11図 
塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム系)の系統図 
( １０)

49603



第2.3.1.5.1.2.3.2-12図 
塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム系)の系統図( １１)

49604



第2.3.1.5.1.2.3.2-13図 
塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム系)の系統図( ０１)

49605



第2.3.1.5.1.2.3.2-14図 
塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム系)の系統図( ０２)

49606



第2.3.1.5.1.2.3.2-15図 
塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム系)の系統図( ー０４)

49607



第2.3.1.5.1.2.3.2-16図 
塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム系)の系統図( ー０５) 

49608



第2.3.1.5.1.2.3.2-17図 
塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム系)の系統図( ー０６)

49609



第2.3.1.5.1.2.3.2-18図 
塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム系)の系統図( ー０１)

49610



第2.3.1.5.1.2.3.2-19図 
塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム系)の系統図( ０２)

49611



 

第 2.3.1.5.1.2.3.2-1 図～19 図 塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の系統図 別紙 1 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
系
（
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
系
） 

ＮＯＸ廃ガス洗浄塔入口配管～ＮＯＸ

廃ガス洗浄塔( ) 

ＮＯＸ廃ガス洗浄塔( )～廃

ガス洗浄塔入口配管合流点 

廃ガス洗浄塔入口配管～廃ガス洗浄

塔( ) 

廃ガス洗浄塔( )～凝縮器(

) 

凝縮器( )～デミスタ(

) 

 

49612



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
系
（
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
系
） 

デミスタ( )～第１，第２高

性能粒子フィルタ(

) 

溶媒処理廃ガス処理系～第1，第2高

性能粒子フィルタ(

)入口配管合流部 

第１，第２高性能粒子フィルタ(

)～よう素フィル

タ第１加熱器( ) 

  

49613



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
系(

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
系) 

第５一時貯留処理槽，第１洗浄器，

第２洗浄器，第３洗浄器出口配管～

廃ガス洗浄塔入口配管合流点 

よう素フィルタ第１加熱器(

)～よう素フィルタ第２加熱器

( ) 

よう素フィルタ第２加熱器(

)～よう素フィルタ(

) 

よう素フィルタ( )～弁

( ) 

 

(続く) 

49614



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
系(

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
系) 

よう素フィルタ( )～弁

( ) 

弁( )～排風機

( ) 

排風機( )～ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備配管(

)合流点 

塔槽類廃ガス処理系（ウラン系）～

排風機出口配管合流点 

第１一時貯留処理槽( )～廃

ガス洗浄塔入口配管合流点 

49615



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
系(

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
系) 

第２一時貯留処理槽( )～廃

ガス洗浄塔入口配管合流点 

第３一時貯留処理槽( )～廃

ガス洗浄塔入口配管合流点 

第５一時貯留処理槽( )～第

５一時貯留処理槽，第１洗浄器，第

２洗浄器，第３洗浄器出口配管合流

点 

第７一時貯留処理槽( )～廃

ガス洗浄塔入口配管合流点 

 
  

49616



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
系(

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
系) 

プルトニウム溶液供給槽( )

～廃ガス洗浄塔入口配管合流点 

油水分離槽( )～プルトニウ

ム溶液受槽出口配管合流点 

プルトニウム溶液受槽( )～

廃ガス洗浄塔入口配管合流点 

プルトニウム濃縮缶供給槽(

)～プルトニウム濃縮缶出口配管

合流点 

 

49617



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
系(

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
系) 

プルトニウム濃縮缶( )～廃

ガス洗浄塔入口配管合流点 

プルトニウム濃縮液受槽( )

～廃ガス洗浄塔入口配管合流点 

プルトニウム溶液一時貯槽(

)～廃ガス洗浄塔入口配管合流点 

リサイクル槽( )～廃ガス洗

浄塔入口配管合流点 

  

49618



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
系(

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
系) 

希釈槽( )～廃ガス洗浄塔入

口配管合流点 

プルトニウム濃縮液一時貯槽(

)～プルトニウム濃縮液計量槽出

口配管合流点 

プルトニウム濃縮液計量槽(

)～廃ガス洗浄塔入口配管合流点 

プルトニウム濃縮液中間貯槽(

)～プルトニウム濃縮液計量槽出

口配管合流点 

  

49619



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
系(

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
系) 

抽出塔( )～廃ガス洗浄塔

( )入口配管合流点 

抽出塔流量計測ポットエアリフトポ

ンプデミスタ( )～抽出塔

流量計測ポット( )出口配

管合流点 

抽出塔エアリフトポンプＢデミスタ

( )～抽出塔( )出

口配管合流点 

核分裂生成物洗浄塔( )～抽

出塔( )出口配管合流点 

核分裂生成物洗浄塔エアリフトポン

プＡデミスタ( )～核分裂

生成物洗浄塔( )出口配管合

流点 

  

49620



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
系(

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
系) 

核分裂生成物洗浄塔流量計測ポット

エアリフトポンプデミスタ(

)～核分裂生成物洗浄塔流量計

測ポット( )出口配管合流

点 

逆抽出塔( )～抽出塔(

)出口配管合流点 

逆抽出塔エアリフトポンプＢデミス

タ（ )～逆抽出塔(

)出口配管合流点 

ウラン洗浄塔( )～抽出塔

( )出口配管合流点 

ウラン洗浄塔流量計測ポット Aエア

リフトポンプデミスタ( )

～ウラン洗浄塔流量計測ポット Aバ

ッファチューブ( )出口配

管合流点 

  

49621



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
系(

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
系) 

ウラン洗浄塔エアリフトポンプＡデ

ミスタ( )～ウラン洗浄塔

( )出口配管合流点 

TBP 洗浄器( )～廃ガス洗浄

塔( )入口配管合流点 

TBP 洗浄器エアリフトポンプデミス

タ( )～ＴＢＰ洗浄器バッ

ファチューブ( )出口配管

合流点 

第１酸化塔( )～Nox 廃ガス

洗浄塔( )入口配管合流点 

  

49622



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
系(

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
系) 

第１脱ガス塔( )～Nox 廃ガ

ス洗浄塔( )入口配管合流点 

第２酸化塔( )～Nox 廃ガス

洗浄塔( )入口配管合流点 

第２脱ガス塔（ )～第１脱ガ

ス塔( )出口配管合流点 

補助油水分離槽（ )～廃ガス

洗浄塔( )入口配管合流点 

 

49623



 

(続き) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
系(

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
系) 

エンドピース( )～

プルトニウム濃縮缶( )出口

配管合流部 

希釈槽第２エアリフトポンプ Dデミ

スタ～希釈槽第１エアリフトポンプ

D分離ポット出口配管合流点 

注記 ＊1：主要寸法は，設工認申請書記載の公称値を示す。 

＊2：重大事故時における使用時の値。 

 

49624



49625



49626



49627



49628



49629



49630



49631



49632



第2.3.1.5.1.2.5-1図～8図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の系統図 別紙1 

名称 

最高使用 

圧力 

(ＭPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径 

(mm)＊3 

厚さ 

(mm)＊3 
材料 配管番号 

ウ

ラ

ン 

・

プ

ル

ト

ニ

ウ

ム

混

合

脱

硝

建

屋 

塔

槽

類

廃

ガ

ス

処

理

設

備 

硝酸プルトニウム貯槽( ),混合

槽( ),一時貯槽( )

～混合廃ガス凝縮器入口配管合流点*1 

混合廃ガス凝縮器入口配管合流点～第 1

廃ガス洗浄塔( )*1 

第 1 廃ガス洗浄塔( )～第 2廃ガ

ス洗浄塔( )*1

49633



(つづき) 

名称 

最高使用 

圧力 

(ＭPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径 

(mm)＊3 

厚さ 

(mm)＊3 
材料 配管番号 

ウ

ラ

ン 

・

プ

ル

ト

ニ

ウ

ム

混

合

脱

硝

建

屋 

塔

槽

類

廃

ガ

ス

処

理

設

備 

第 2廃ガス洗浄塔( )～第 3廃

ガス洗浄塔( )*1 

第 3 廃ガス洗浄塔( )～第 1高

性能粒子フィルタ( )*1 

49634



(つづき) 

名称 

最高使用 

圧力 

(ＭPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径 

(mm)＊3 

厚さ 

(mm)＊3 
材料 配管番号 

ウ

ラ

ン 

・

プ

ル

ト

ニ

ウ

ム

混

合

脱

硝

建

屋 

塔

槽

類

廃

ガ

ス

処

理

設

備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔

槽類廃ガス処理設備配管(

)合流点～高レベル廃液ガラス固

化建屋塔槽類廃ガス処理設備高レベル

濃縮廃液廃ガス処理系配管(

)合流点*2 

第 1 高性能粒子フィルタ(

)～第 1排風機入口配管分

岐点*1 

第 1 排風機入口配管分岐点～第 1排風

機( )*1 

第 1 排風機( )～弁(

)*1 

  

49635



(つづき) 

名称 

最高使用 

圧力 

(ＭPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径 

(mm)＊3 

厚さ 

(mm)＊3 
材料 配管番号 

ウ

ラ

ン 

・

プ

ル

ト

ニ

ウ

ム

混

合

脱

硝

建

屋 

塔

槽

類

廃

ガ

ス

処

理

設

備 

第 1排風機( )～弁(

)*1 

注記 ＊1：脱硝施設のうち，代替換気設備と兼用。 

   ＊2：脱硝施設のうち，廃ガス貯留設備と兼用。 

＊3：主要寸法は，設工認申請記載の公称値を示す。  

49636



(つづき) 

 

＊4：重大事故等時における使用時の値。 

＊5：混合廃ガスデミスタ( )を示す。 

＊6：廃ガス第1冷却器デミスタ( )を示す。 

＊7：第1廃ガス洗浄塔デミスタ( )を示す。 

＊8：第2廃ガス洗浄塔デミスタ( )を示す。 

＊9：廃ガス第1冷却器( )を示す。 

＊10：混合廃ガス凝縮器( )を示す。 

＊11：水素による爆発発生時の瞬間圧力を示す。 
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1 

第2.3.1.5.1.2.5-1図～8図 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の系統図 別紙2(1/1) 

 

公差表（公称値の許容範囲） 

主要配管 

口径(A) 

及び板厚 

主要寸法＊ 

(mm) 

許容範囲 

(mm) 
根拠 

32 Sch20S 

外径 
JIS G 3459による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459による 

材料公差 

50 Sch20S 

外径 
JIS G 3459による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459による 

材料公差 

80 Sch20S 

外径 
JIS G 3459による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459による 

材料公差 

100 Sch20S 

外径 
JIS G 3459による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459による 

材料公差 

350 Sch20S 

外径 
JIS G 3468による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3468による 

材料公差 

注記 ＊：主要寸法は，設工認申請記載の公称値を示す。 
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ガ
固
 
A

第2.3.1.5.1.2.6.1-1図

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の系統図

 ( -03)

  (設計基準対象の施設)

49639

AutoCAD SHX Text
第１高レベル濃縮廃液貯槽

AutoCAD SHX Text
第２高レベル濃縮廃液貯槽

AutoCAD SHX Text
第１高レベル濃縮廃液一時貯槽

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液共用貯槽

AutoCAD SHX Text
第２高レベル濃縮廃液一時貯槽

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
不溶解残渣廃液廃ガス処理系

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

AutoCAD SHX Text
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
化学薬品貯蔵供給系

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化

AutoCAD SHX Text
廃ガス処理設備

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
蒸気供給設備

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
圧縮空気設備

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
給水処理設備

AutoCAD SHX Text
系 統 番 号

AutoCAD SHX Text
系  統  名  称

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
冷却水設備

AutoCAD SHX Text
機 器 番 号

AutoCAD SHX Text
機  器  名  称

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
代替換気設備

AutoCAD SHX Text
代替換気設備と兼用

AutoCAD SHX Text
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

AutoCAD SHX Text
(当該設備の申請範囲)



ガ
固
 
A

第2.3.1.5.1.2.6.1-2図

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の系統図

( -04)

　(設計基準対象の施設)

49640

AutoCAD SHX Text
極低レベル廃ガス洗浄塔

AutoCAD SHX Text
デミスタ

AutoCAD SHX Text
排風機A,B

AutoCAD SHX Text
第２排風機A,B

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
不溶解残渣廃液廃ガス処理系

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
前処理建屋塔槽類

AutoCAD SHX Text
液体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
第1低レベル廃液処理系

AutoCAD SHX Text
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
冷却水設備

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
前処理建屋塔槽類

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化

AutoCAD SHX Text
廃ガス処理設備

AutoCAD SHX Text
系  統  名  称

AutoCAD SHX Text
廃ガス処理設備

AutoCAD SHX Text
廃ガス処理設備

AutoCAD SHX Text
機 器 名 称

AutoCAD SHX Text
代替換気設備と兼用

AutoCAD SHX Text
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

AutoCAD SHX Text
(当該設備の申請範囲)

AutoCAD SHX Text
切替対象弁



ガ
固
 
A

第2.3.1.5.1.2.6.1-3図

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の系統図

 ( -01)

　 (設計基準対象の施設)

49641

AutoCAD SHX Text
化学薬品貯蔵供給系

AutoCAD SHX Text
供給液槽Ｂ

AutoCAD SHX Text
第２高レベル濃縮廃液一時貯槽

AutoCAD SHX Text
第２不溶解残渣廃液一時貯槽

AutoCAD SHX Text
第１不溶解残渣廃液一時貯槽

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液混合槽Ｂ

AutoCAD SHX Text
供給液槽Ａ

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
化学薬品貯蔵供給系

AutoCAD SHX Text
給水処理設備

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備

AutoCAD SHX Text
代替安全冷却水系

AutoCAD SHX Text
圧縮空気設備

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
冷却水設備

AutoCAD SHX Text
液体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
不溶解残渣廃液貯蔵系

AutoCAD SHX Text
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
圧縮空気設備

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
固体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
高レベル濃縮廃液貯蔵系

AutoCAD SHX Text
系  統  名  称

AutoCAD SHX Text
液体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
固体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
機  器  名  称

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
蒸気供給設備

AutoCAD SHX Text
接 続 口

AutoCAD SHX Text
接 続 先

AutoCAD SHX Text
代替換気設備と兼用

AutoCAD SHX Text
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

AutoCAD SHX Text
(当該設備の申請範囲)







ガ
固
 
A

第2.3.1.5.1.2.6.1-6図

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の系統図

( -05)

   (設計基準対象の施設)

49644

AutoCAD SHX Text
化学薬品貯蔵供給系

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
給水処理設備

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
代替安全冷却水系

AutoCAD SHX Text
代替安全圧縮空気系

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
冷却水設備

AutoCAD SHX Text
固体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
圧縮空気設備

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
固体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
供給液槽Ａ

AutoCAD SHX Text
固体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
系  統  名  称

AutoCAD SHX Text
機 器 番 号

AutoCAD SHX Text
機  器  名  称

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
蒸気供給設備

AutoCAD SHX Text
圧縮空気設備

AutoCAD SHX Text
代替換気設備と兼用

AutoCAD SHX Text
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

AutoCAD SHX Text
(当該設備の申請範囲)



ガ
固
 
A

第2.3.1.5.1.2.6.1-7図

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の系統図

 ( -06)

　 (設計基準対象の施設)

49645

AutoCAD SHX Text
蒸気供給設備

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液混合槽Ａ

AutoCAD SHX Text
供給槽Ｂ

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
給水処理設備

AutoCAD SHX Text
圧縮空気設備

AutoCAD SHX Text
化学薬品貯蔵供給系

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
冷却水設備

AutoCAD SHX Text
圧縮空気設備

AutoCAD SHX Text
化学薬品貯蔵供給系

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

AutoCAD SHX Text
固体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
系 統 番 号

AutoCAD SHX Text
系  統  名  称

AutoCAD SHX Text
機  器  名  称

AutoCAD SHX Text
代替安全冷却水系

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
代替安全圧縮空気系

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
代替換気設備と兼用

AutoCAD SHX Text
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

AutoCAD SHX Text
(当該設備の申請範囲)



ガ
固
 
A

第2.3.1.5.1.2.6.1-8図

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の系統図

( -07)

　 (設計基準対象の施設)

49646

AutoCAD SHX Text
代替安全冷却水系

AutoCAD SHX Text
代替安全圧縮空気系

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
給水処理設備

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
化学薬品貯蔵供給系

AutoCAD SHX Text
供給液槽Ｂ

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
圧縮空気設備

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

AutoCAD SHX Text
固体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
冷却水設備

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
固体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
固体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
系  統  名  称

AutoCAD SHX Text
機  器  名  称

AutoCAD SHX Text
蒸気供給設備

AutoCAD SHX Text
圧縮空気設備

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
代替換気設備と兼用

AutoCAD SHX Text
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

AutoCAD SHX Text
(当該設備の申請範囲)



高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の系統説明図 別紙1 

 

名称 

最高使 

用圧力 

(kPa) 

最高使 

用温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
廃
ガ
ス
処
理
系 

廃ガス洗浄塔( )～凝縮器(

)＊2 

凝縮器( )～デミスタ( )＊

2 

デミスタ( )～第1,第2高性能粒子

フィルタ( )＊2 

ガ固 A 

1 

49647



（つづき） 

 

名称 

最高使 

用圧力 

(kPa) 

最高使 

用温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 
厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
廃
ガ
ス
処
理
系 

第1,第2高性能粒子フィルタ(

)～第1,第2加熱器

( )＊2 

第1,第2加熱器( )～よう素

フィルタ( )＊2 

よう素フィルタ( )～

弁( )＊2 

ガ固 A 

2 

49648



（つづき） 

名称 

最高使 

用圧力 

(kPa) 

最高使 

用温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
廃
ガ
ス
処
理
系 

高レベル廃液共用貯槽( )～廃

ガス洗浄塔( )＊2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガ固 A 

3 

49649



（つづき） 

名称 

最高使 

用圧力 

(kPa) 

最高使 

用温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
廃
ガ
ス
処
理
系 

第1,第2高レベル濃縮廃液一時貯槽

( )～高レベル廃液共用貯

槽( )出口配管合流点＊2 

第1,第2高レベル濃縮廃液貯槽(

)～高レベル廃液共用貯槽

( )出口配管合流点＊2 

 

 

 

 

ガ固 A 

4 

49650



（つづき） 

  

名称 

最高使 

用圧力 

(kPa) 

最高使 

用温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
廃
ガ
ス
処
理
系 

高レベル廃液混合槽( )～

高レベル廃液共用貯槽( )出口

配管合流点＊2 

ガ固 A 

5 

49651



（つづき） 

名称 

最高使 

用圧力 

(kPa) 

最高使 

用温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
廃
ガ
ス
処
理
系 

供給液槽( ),供給槽(

)～高レベル廃液共用貯槽

( )出口配管合流点＊2 

注記 ＊1：主要寸法は，設工認申請書記載の公称値を示す。 

   ＊2：代替換気設備と兼用する。 

   ＊3：重大事故等時における使用時の値を示す。 

＊4：廃ガス冷却器( )を示す。 

＊5：ダストフィルタ( )を示す。 

＊6：高レベル廃液混合槽凝縮器( )を示す。 

＊7：供給液槽凝縮器( )を示す。 

＊8：水素による爆発発生時の気相部の瞬間圧力を示す。 

ガ固 A 

6 

49652



 

1 

ガ
固
 
A
 

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の系統説明図 別紙2(1/2) 

注記 ＊：主要寸法は，設工認申請記載の公称値を示す。 

  

主要配管 

口径(A) 

及び板厚 

主要寸法＊ 

(mm) 

許容範囲 

(mm) 
根拠 

40 Sch40 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

100 Sch20S 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

150 Sch20S 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

200 Sch20S 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

250 Sch20S 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

300 Sch20S 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

350 Sch20S 

外径 
JIS G 3468 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3468 による 

材料公差 

49653



 

2 

ガ
固
 
A
 

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の系統説明図 別紙2(2/2) 

注記 ＊：主要寸法は，設工認申請記載の公称値を示す。 

 

主要配管 

口径(A) 

及び板厚 

主要寸法＊ 

(mm) 

許容範囲 

(mm) 
根拠 

350 Sch40 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

500 Sch40 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

49654



49655

j1980047
テキストボックス

j1980047
テキストボックス
第2.3.1.5.1.7-1図



49656

j1980047
テキストボックス

j1980047
テキストボックス
第2.3.1.5.1.7-2図



49657

j1980047
テキストボックス

j1980047
テキストボックス
第2.3.1.5.1.7-3図



49658

j1980047
テキストボックス

j1980047
テキストボックス
第2.3.1.5.1.7-4図



49659

j1980047
テキストボックス

j1980047
テキストボックス
第2.3.1.5.1.7-5図



49660

j1980047
テキストボックス

j1980047
テキストボックス
第2.3.1.5.1.7-6図



49661

j1980047
テキストボックス

j1980047
テキストボックス
第2.3.1.5.1.7-7図



49662

j1980047
テキストボックス

j1980047
テキストボックス
第2.3.1.5.1.7-8図



第2.3.1.5.1.7-9図

49663



 

第2.3.1.5.1.7-10図

49664



第2.3.1.5.1.7-11図

49665



第2.3.1.5.1.7-12図

49666



第2.3.1.5.1.7-13図

49667



第2.3.1.5.1.7-14図

49668



第2.3.1.5.1.7-15図

49669



第2.3.1.5.1.7-16図

49670



第2.3.1.5.1.7-17図

49671



第2.3.1.5.1.7-18図

49672



第2.3.1.5.1.7-19図

49673



第2.3.1.5.1.7-20図

49674



第2.3.1.5.1.7-21図

49675



第2.3.1.5.1.7-22図

49676



第2.3.1.5.1.7-23図

49677



第2.3.1.5.1.7-24図

49678



第2.3.1.5.1.7-25図

49679



第2.3.1.5.1.7-26図

49680



第2.3.1.5.1.7-27図

49681



 

 

前処 A 

廃ガス貯留設備の系統説明図 別紙1 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

廃

ガ

ス

貯

留

設

備 

NOx吸収塔出口配管(

)～空気圧縮機入口配管(

) 

空気圧縮機入口配管(

)～主要弁( ) 

主要弁( )～主要弁(

) 

49682



 

 

前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

廃

ガ

ス

貯

留

設

備 

主要弁( )～空気圧縮

機( ) 

空気圧縮機( )～主要弁(

) 

主要弁( )～廃ガス貯留槽

( ) 

注記 ＊1：主要寸法は，設工認申請記載の公称値を示す。 

＊2：重大事故等時における使用時の値。 

49683



 

 

廃ガス貯留設備の系統説明図 別紙2 

注記 ＊：主要寸法は，設工認申請記載の公称値を示す。 

主要配管 

口径(A) 

及び板厚 

主要寸法＊ 

(mm) 

許容範囲 

(mm) 
根拠 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

49684



第2.3.1.5.1.7-28図 
廃ガス貯留設備のダクト系統図 
( １６)

49685



第2.3.1.5.1.7-29図 
廃ガス貯留設備の系統図 
( ０３)49686



第2.3.1.5.1.7-30図 
廃ガス貯留設備の系統図 
( １１)

49687



第2.3.1.5.1.7-31図 
廃ガス貯留設備の系統図 
( ０１)

49688



第2.3.1.5.1.7-32図 
廃ガス貯留設備の系統図 
( ０２)

49689



第2.3.1.5.1.7-33図 
廃ガス貯留設備の系統図 
( ０３)49690



第2.3.1.5.1.7-34図 
廃ガス貯留設備の系統図 
( ０４)49691



第2.3.1.5.1.7-35図 
廃ガス貯留設備の系統図 
( ０６)

49692



第2.3.1.5.1.7-36図 
廃ガス貯留設備の系統図 
( ０５)

49693



第2.3.1.5.1.7-37図 
廃ガス貯留設備の系統図 
( ０６)

49694



第2.3.1.5.1.7-38図 
廃ガス貯留設備の系統図 
( ０２)

49695



第2.3.1.5.1.7-28図～39図 廃ガス貯留処理設備の系統図 別紙1 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

廃
ガ
ス
貯
留
処
理
設
備 

排風機入口配管分岐点～空気圧縮機

( ) 

空気圧縮機( )～廃

ガス貯留槽( ) 

 

 

続く 

 

49696



（続き） 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

廃
ガ
ス
貯
留
処
理
設
備 

空気圧縮機( )～廃

ガス貯留槽( ) 

弁( )～主要弁(

) 

弁( )～主要弁(

) 

注記 ＊1：主要寸法は，設工認申請書記載の公称値を示す。 

＊2：重大事故時における使用時の値。 

 

 

49697



 

 

 

第2.3.1.5.1.7-28図～39図 廃ガス貯留設備の系統図 別紙2 

注記 *：主要寸法は，設工認申請記載の公称値を示す。 

主要配管 

口径(A) 

及び板厚 

主要寸法* 

(mm) 

許容範囲 

(mm) 
根拠 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

49698



図－○－○－○ 

 

〇
〇
〇
〇
 

〇．〇．〇－〇図 高レベル廃液

の系統説明図(その 4)(1231-01) 

基 施設） 

 

 

　
　
　
分
離

 A

第2.3.1.5.2.1.1.1-1図 
高レベル廃液濃縮系の系統図 
（ 01）

49699

j2191050
テキストボックス
　　　分離 A



 

図－○－○－○ 

〇
〇
〇
〇
 

第〇．〇．〇．〇－〇図 高レベル

廃液濃縮系の系統説明図(その

5)(1231- （設計基準対象施設） 

 

 

　
　
　
分
離

 A

　　　第2.3.1.5.2.1.1.1-2図 
　　　高レベル廃液濃縮系の系統図 
　　　（ 02）

49700

j2191050
テキストボックス
　　　分離 A



図－○－○－○ 

 

〇
〇
〇
〇
 

第〇．〇．〇．〇－〇図 高レ

ベル廃液濃縮系の系統説明図

（その 6) (1231-03) （設計基

準対象施設） 

 

 

　
　
　
分
離

 A

 
 
　　　第2.3.1.5.2.1.1.1-3図 
　　　高レベル廃液濃縮系の系統図 
　　　（ 03）

49701

j2191050
テキストボックス
　　　分離 A



図－○－○－○ 

  
〇
〇
〇
〇
 

第〇．〇．〇．〇－〇図 高レベル廃液濃縮系

の系統説明図（その 10) (1232-02) （設計基準

対象施設） 

 

  
　
　
　
分
離

 A

 
　　　　　　　第2.3.1.5.2.1.1.1-4図 
　　　　　　　高レベル廃液濃縮系の系統図 
　　　　　　　（ 02）

49702

j2191050
長方形

j2191050
テキストボックス
　　　分離 A



図－○－○－○ 

 
  

 

 

 

 

 

 

〇
〇
〇
〇
 

第〇．〇．〇．〇－〇図 高レベル廃液濃縮系の系統

説明図（その 11) (1232-03) （設計基準対象施設） 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

　
　
　
分
離

 A

 
　　　　　　　　　　　第2.3.1.5.2.1.1.1-5図 
　　　　　　　　　　　高レベル廃液濃縮系の系統図 
　　　　　　　　　　　（ 03）

49703

j2191050
テキストボックス
　　　分離 A



図－○－○－○ 

 

〇
〇
〇
〇
 

．〇．〇．〇－〇図 高レベル廃液濃

の系統説明図（その 12) (1232-04) 

（設計基準対象施設） 

 

 

　
　
　
分
離

 A

　　　第2.3.1.5.2.1.1.1-6図 
　　　　高レベル廃液濃縮系の系統図 

　　　　　　（ 04）

49704

j2191050
テキストボックス
　　　分離 A



図－○－○－○ 

 

 

 

 

 

 

 

〇
〇
〇
〇
 

．〇－〇図 高レベル廃液濃縮系の系統

説明図（その 13) (1232-05) （設計基準対象施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

　
　
　
分
離

 A

　　　　　第2.3.1.5.2.1.1.1-7図 
　　　　　　　　　　　高レベル廃液濃縮系の系統図 
　　　　　　　　　　　（ 05）

49705

j2191050
テキストボックス
　　　分離 A



 

第 2.3.1.5.2.1.1.1-1 図～第 2.3.1.5.2.1.1.1-7 図 高レベル廃液濃縮系の系統図 別紙 1 

名称 
最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高

レ

ベ

ル

廃

液

濃

縮

系 

供給ポット( )～高レベル

廃液供給槽( ) 

高レベル廃液供給槽( )～高

レベル廃液濃縮缶( ) 

49706



 

第 2.3.1.5.2.1.1.1-1 図～第 2.3.1.5.2.1.1.1-7 図 高レベル廃液濃縮系の系統図 別紙 1 (つづき) 

名称 
最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高

レ

ベ

ル

廃

液

濃

縮

系 

高レベル廃液濃縮缶( )～高

レベル廃液濃縮缶濃縮廃液抜出スチ

ームジェットポンプ( ) 

高レベル廃液濃縮缶( )～高

レベル廃液濃縮缶濃縮廃液抜出スチ

ームジェットポンプ( ) 

高レベル廃液濃縮缶濃縮廃液抜出ス

チームジェットポンプ(

)( )～高レベル濃縮

廃液分配器( ) 

49707



 

第 2.3.1.5.2.1.1.1-1 図～第 2.3.1.5.2.1.1.1-7 図 高レベル廃液濃縮系の系統図 別紙 1 (つづき) 

名称 
最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高

レ

ベ

ル

廃

液

濃

縮

系 

高レベル濃縮廃液分配器(

)～高レベル濃縮廃液貯蔵系第

１高レベル濃縮廃液分配器(

)高レベル濃縮廃液貯蔵系第 2高

レベル濃縮廃液分配器( )高

レベル廃液供給槽( ) 

高レベル廃液濃縮缶( )～第

１エジェクタ( ) 

49708



 

第 2.3.1.5.2.1.1.1-1 図～第 2.3.1.5.2.1.1.1-7 図 高レベル廃液濃縮系の系統図 別紙 1 (つづき) 

名称 
最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高

レ

ベ

ル

廃

液

濃

縮

系 

第１エジェクタ( )～第２

エジェクタ( ) 

第２エジェクタ( )～減衰

器( ) 

49709



 

第 2.3.1.5.2.1.1.1-1 図～第 2.3.1.5.2.1.1.1-7 図 高レベル廃液濃縮系の系統図 別紙 1 (つづき) 

名称 
最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高

レ

ベ

ル

廃

液

濃

縮

系 

安全冷却水ポンプ出口配管分岐点～

高レベル廃液供給槽( ) 

49710



 

第 2.3.1.5.2.1.1.1-1 図～第 2.3.1.5.2.1.1.1-7 図 高レベル廃液濃縮系の系統図 別紙 1 (つづき) 

名称 
最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高

レ

ベ

ル

廃

液

濃

縮

系 

高レベル廃液供給槽( )～安

全冷却水中間熱交換器入口配管合流

点 

49711



 

第 2.3.1.5.2.1.1.1-1 図～第 2.3.1.5.2.1.1.1-7 図 高レベル廃液濃縮系の系統図 別紙 1 (つづき) 

名称 
最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高

レ

ベ

ル

廃

液

濃

縮

系 

弁( )～高レベル廃液供給

槽( ) 

迅速流体継手接続口( )～

高レベル廃液供給槽セル漏えい液受

け皿( ) 

高レベル廃液供給槽セル漏えい液受

け皿( )～高レベル廃液供

給槽セル漏えい液スチームジェット

ポンプ( ) 

高レベル廃液供給槽セル漏えい液ス

チームジェットポンプ( )

～高レベル濃縮廃液貯蔵系第１高レ

ベル濃縮廃液分配器入口配管合流点 

49712



 

第 2.3.1.5.2.1.1.1-1 図～第 2.3.1.5.2.1.1.1-7 図 高レベル廃液濃縮系の系統図 別紙 1 (つづき) 

名称 
最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高

レ

ベ

ル

廃

液

濃

縮

系 

高レベル廃液供給槽セル漏えい液受

け皿( )～高レベル廃液供

給槽セル漏えい液スチームジェット

ポンプ( ) 

高レベル廃液供給槽セル漏えい液ス

チームジェットポンプ( )

～高レベル濃縮廃液貯蔵系第 2高レ

ベル濃縮廃液分配器入口配管合流点 

迅速流体継手接続口( )～

高レベル廃液供給槽セル漏えい液ス

チームジェットポンプ( ) 

迅速流体継手接続口( )～

高レベル廃液供給槽セル漏えい液ス

チームジェットポンプ( ) 

49713



 

第 2.3.1.5.2.1.1.1-1 図～第 2.3.1.5.2.1.1.1-7 図 高レベル廃液濃縮系の系統図 別紙 1 (つづき) 

名称 
最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高

レ

ベ

ル

廃

液

濃

縮

系 

弁( )～高レベル廃液濃縮

缶( ) 

弁( )～高レベル廃液濃縮

缶( ) 

溶接キャップ～高レベル濃縮

廃液分配器出口配管合流点 

49714



 

第 2.3.1.5.2.1.1.1-1 図～第 2.3.1.5.2.1.1.1-7 図 高レベル廃液濃縮系の系統図 別紙 1 (つづき) 

名称 
最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高

レ

ベ

ル

廃

液

濃

縮

系 

高レベル廃液供給槽出口配管水封部

～高レベル廃液供給槽出口配管合流

点 

高レベル廃液濃縮缶出口配管水封部

～高レベル廃液濃縮缶出口配管合流

点 

49715



 

第 2.3.1.5.2.1.1.1-1 図～第 2.3.1.5.2.1.1.1-7 図 高レベル廃液濃縮系の系統図 別紙 1 (つづき) 

名称 
最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高

レ

ベ

ル

廃

液

濃

縮

系 

  

高レベル廃液濃縮缶第 1セル漏えい

液受皿( )高レベル濃縮廃

液分配器セル漏えい液受皿(

)高レベル廃液濃縮缶第 2セル

漏えい液受皿( )～高レベ

ル廃液供給槽セル漏えい液受皿

( ) 

49716



 

第 2.3.1.5.2.1.1.1-1 図～第 2.3.1.5.2.1.1.1-7 図 高レベル廃液濃縮系の系統図 別紙 1 (つづき) 

名称 
最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高

レ

ベ

ル

廃

液

濃

縮

系 

供給ポット( )～高レベル

廃液供給槽( ) 

高レベル廃液供給槽( )～高

レベル廃液濃縮缶( ) 

49717



 

第 2.3.1.5.2.1.1.1-1 図～第 2.3.1.5.2.1.1.1-7 図 高レベル廃液濃縮系の系統図 別紙 1 (つづき) 

名称 
最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高

レ

ベ

ル

廃

液

濃

縮

系 

高レベル廃液濃縮缶( )～高

レベル廃液濃縮缶濃縮廃液抜出スチ

ームジェットポンプ( ) 

高レベル廃液濃縮缶( )～高

レベル廃液濃縮缶濃縮廃液抜出スチ

ームジェットポンプ( ) 

高レベル廃液濃縮缶濃縮廃液抜出ス

チームジェットポンプ(

)( )～高レベル濃縮

廃液分配器( ) 

49718



 

第 2.3.1.5.2.1.1.1-1 図～第 2.3.1.5.2.1.1.1-7 図 高レベル廃液濃縮系の系統図 別紙 1 (つづき) 

名称 
最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高

レ

ベ

ル

廃

液

濃

縮

系 

高レベル濃縮廃液分配器(

)～高レベル濃縮廃液貯蔵系第

１高レベル濃縮廃液分配器(

)高レベル濃縮廃液貯蔵系第 2高

レベル濃縮廃液分配器( )高

レベル廃液供給槽( ) 

高レベル廃液濃縮缶( )～

溶接キャップ 

49719



 

第 2.3.1.5.2.1.1.1-1 図～第 2.3.1.5.2.1.1.1-7 図 高レベル廃液濃縮系の系統図 別紙 1 (つづき) 

名称 
最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高

レ

ベ

ル

廃

液

濃

縮

系 

安全冷却水ポンプ出口配管分岐点～

高レベル廃液供給槽( ) 

49720



 

第 2.3.1.5.2.1.1.1-1 図～第 2.3.1.5.2.1.1.1-7 図 高レベル廃液濃縮系の系統図 別紙 1 (つづき) 

名称 
最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高

レ

ベ

ル

廃

液

濃

縮

系 

高レベル廃液供給槽( )～安

全冷却水中間熱交換器入口配管合流

点 

49721



 

第 2.3.1.5.2.1.1.1-1 図～第 2.3.1.5.2.1.1.1-7 図 高レベル廃液濃縮系の系統図 別紙 1 (つづき) 

名称 
最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高

レ

ベ

ル

廃

液

濃

縮

系 

弁( )～高レベル廃液供給

槽( ) 

高レベル廃液供給槽出口配管水封部

～高レベル廃液供給槽出口配管合流

点 

高レベル廃液濃縮缶出口配管水封部

～高レベル廃液濃縮缶出口配管合流

点 

49722



 

第 2.3.1.5.2.1.1.1-1 図～第 2.3.1.5.2.1.1.1-7 図 高レベル廃液濃縮系の系統図 別紙 1 (つづき) 

名称 
最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高

レ

ベ

ル

廃

液

濃

縮

系 

高レベル廃液濃縮缶入口配管 R0439

セル内壁部～高レベル廃液濃縮缶

( ) 

弁( )～高レベル廃液濃縮

缶( ) 

弁( )～高レベル廃液供給

槽( ) 

弁( )～高レベル廃液供給

槽( ) 

49723



 

第 2.3.1.5.2.1.1.1-1 図～第 2.3.1.5.2.1.1.1-7 図 高レベル廃液濃縮系の系統図 別紙 1 (つづき) 

名称 
最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高

レ

ベ

ル

廃

液

濃

縮

系 

弁( )～高レベル廃液供給

槽( ) 

弁( )～高レベル廃液供給

槽( ) 

弁( )～排ガス槽(

) 

49724



 

第 2.3.1.5.2.1.1.1-1 図～第 2.3.1.5.2.1.1.1-7 図 高レベル廃液濃縮系の系統図 別紙 1 (つづき) 

名称 
最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高

レ

ベ

ル

廃

液

濃

縮

系 

弁( )～排ガス槽入口配管

合流点 

弁( )～排ガス槽(

) 

弁( )～排ガス槽入口配管

合流点 

49725



 

第 2.3.1.5.2.1.1.1-1 図～第 2.3.1.5.2.1.1.1-7 図 高レベル廃液濃縮系の系統図 別紙 1 (つづき) 

名称 
最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高

レ

ベ

ル

廃

液

濃

縮

系 

弁( )～高レベル廃液濃縮

缶( ) 

49726



 

第 2.3.1.5.2.1.1.1-1 図～第 2.3.1.5.2.1.1.1-7 図 高レベル廃液濃縮系の系統図 別紙 1 (つづき) 

名称 
最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高

レ

ベ

ル

廃

液

濃

縮

系 

弁( )～高レベル廃液濃縮

缶( ) 

49727



 

第 2.3.1.5.2.1.1.1-1 図～第 2.3.1.5.2.1.1.1-7 図 高レベル廃液濃縮系の系統図 別紙 1 (つづき) 

名称 
最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高

レ

ベ

ル

廃

液

濃

縮

系 

高レベル廃液濃縮缶( ) ～

フラッシュドラム( ) 

49728



 

第 2.3.1.5.2.1.1.1-1 図～第 2.3.1.5.2.1.1.1-7 図 高レベル廃液濃縮系の系統図 別紙 1 (つづき) 

名称 
最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高

レ

ベ

ル

廃

液

濃

縮

系 

高レベル廃液濃縮缶( ) ～

フラッシュドラム( ) 

49729



 

第 2.3.1.5.2.1.1.1-1 図～第 2.3.1.5.2.1.1.1-7 図 高レベル廃液濃縮系の系統図 別紙 1 (つづき) 

名称 
最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高

レ

ベ

ル

廃

液

濃

縮

系 

高レベル廃液濃縮缶入口配管分岐点

～高レベル廃液濃縮缶( ) 

49730



 

第 2.3.1.5.2.1.1.1-1 図～第 2.3.1.5.2.1.1.1-7 図 高レベル廃液濃縮系の系統図 別紙 1 (つづき) 

名称 
最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高

レ

ベ

ル

廃

液

濃

縮

系 

高レベル廃液濃縮缶( )～高

レベル廃液濃縮缶出口配管合流点 

漏えい液希釈溶液供給槽( )

～迅速流体継手接続口( ) 

注記 ＊1：主要寸法は，設工認申請書記載の公称値を示す。 

＊2：単位は(kPa)。 

      ＊3：重大事故時における使用時の値。 

      ＊4：水素による爆発発生時の気相部の瞬間圧力を示す。 
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ガ固 A 

13 

高レベル濃縮廃液貯蔵系の系統説明図 別紙1 

名称 

最高使用 

圧力 

(kPa) 

最高使用

温度 

（℃） 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
蔵
系 

第1高レベル濃縮廃液一時貯槽( ) 

～第1高レベル濃縮廃液分配器( ) 

第1高レベル濃縮廃液一時貯槽( ) 

～第2高レベル濃縮廃液分配器( ) 

第1高レベル濃縮廃液分配器( ) 

～高レベル廃液混合槽( ) 

第1高レベル濃縮廃液分配器( ) 

～高レベル廃液混合槽( ) 

第1高レベル濃縮廃液分配器( ) 

～第1高レベル濃縮廃液貯槽( ) 

第1高レベル濃縮廃液分配器( ) 

～第2高レベル濃縮廃液貯槽( ) 

 

1 

49735



ガ固 A 

13 

（続き） 

名称 

最高用 

圧力 

(kPa) 

最高使用

温度 

（℃） 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
蔵
系 

第1高レベル濃縮廃液分配器( ) 

～第1高レベル濃縮廃液一時貯槽 

( ) 

第1高レベル濃縮廃液分配器( ) 

～第2高レベル濃縮廃液一時貯槽 

( ) 

第2高レベル濃縮廃液分配器( ) 

～高レベル廃液混合槽( ) 

第2高レベル濃縮廃液分配器( ) 

～高レベル廃液混合槽( ) 

第2高レベル濃縮廃液分配器( ) 

～第1高レベル濃縮廃液貯槽 ) 

第2高レベル濃縮廃液分配器( ) 

～第2高レベル濃縮廃液貯槽( ) 

第2高レベル濃縮廃液分配器( ) 

～第1高レベル濃縮廃液一時貯槽 

( ) 

第2高レベル濃縮廃液分配器( ) 

～第2高レベル濃縮廃液一時貯槽 

( ) 

                                                                   

2 
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ガ固 A 

13 

（続き） 

名称 

最高使用 

圧力 

(kPa) 

最高使用

温度 

（℃） 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
蔵
系 

第1高レベル濃縮廃液貯槽( ) 

～第1高レベル濃縮廃液分配器( ) 

第1高レベル濃縮廃液貯槽( ) 

～第2高レベル濃縮廃液分配器( ) 

第2高レベル濃縮廃液貯槽( ) 

～第1高レベル濃縮廃液分配器( ) 

第2高レベル濃縮廃液貯槽( ) 

～第2高レベル濃縮廃液分配器( ) 

第2高レベル濃縮廃液一時貯槽( ) 

～第1高レベル濃縮廃液分配器( ) 

第2高レベル濃縮廃液一時貯槽( ) 

～第2高レベル濃縮廃液分配器( ) 

 

3 

49737



ガ固 A 

13 

（続き） 

名称 

最高使用 

圧力 

(kPa) 

最高使用

温度 

（℃） 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
蔵
系 

第1高レベル濃縮廃液一時貯槽( ) 

～  

第2高レベル濃縮廃液一時貯槽( ) 

～  

 

～第1高レベル濃縮廃液一時貯 ) 

 

～第2高レベル濃縮廃液一時貯槽 

( ) 

4 

49738



ガ固 A 

13 

（続き） 

名称 

最高使用 

圧力 

(kPa) 

最高使用 

温度 

（℃） 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
蔵
系 

放射性配管分岐セル漏えい液受皿1 

( ) 

～放射性配管分岐セル漏えい液受皿2 

( ) 

放射性配管分岐セル漏えい液受皿2 

( ) 

～高レベル濃縮廃液貯槽第1セル漏えい液

受皿( ) 

放射性配管分岐セル漏えい液受皿2 

( ) 

～高レベル廃液混合槽第2セル漏えい液 

受皿( ) 

 

～高レベル濃縮廃液貯槽第1セル漏えい液

受皿入口配管合流点 

 

～高レベル濃縮廃液貯槽第1セル漏えい液

受皿入口配管合流点 

 

～高レベル濃縮廃液貯槽第1セル漏えい液

受皿入口配管合流点 

 

～高レベル濃縮廃液貯槽第1セル漏えい液

受皿入口配管合流点 

 

5 5 
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13 

（続き） 

名称 

最高使用 

圧力 

(kPa) 

最高使用 

温度 

（℃） 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
蔵
系 

弁( ) 

～第1高レベル濃縮廃液貯槽 

( )*3*4 

弁( ) 

～第2高レベル濃縮廃液貯槽 

( )*3*4 

弁( ) 

～第1高レベル濃縮廃液一時貯槽 

( )*3*4 

弁( ) 

～第2高レベル濃縮廃液一時貯槽 

( )*3*4 

高レベル濃縮廃液貯槽第1セル漏えい液 

受皿( ) 

～高レベル濃縮廃液貯槽第1セル漏えい液

受皿スチームジェットポンプ1 

( ) 

 

6 
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ガ固 A 

13 

（続き） 

名称 

最高使用 

圧力 

(kPa) 

最高使用 

温度 

（℃） 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
蔵
系 

高レベル濃縮廃液貯槽第1セル漏えい液 

受皿スチームジェットポンプ1 

( ) 

～高レベル濃縮廃液貯槽第1セル漏えい液

受皿第1シールポット 

( ) 

迅速流体継手接続口( ) 

～高レベル濃縮廃液貯槽第1セル漏えい液

受皿スチームジェットポンプ1 

( ) 

迅速流体継手接続口( ) 

～高レベル濃縮廃液貯槽第1セル漏えい液

受皿( ) 

高レベル濃縮廃液貯槽第2セル漏えい液 

受皿(1711-U902) 

～高レベル濃縮廃液貯槽第2セル漏えい液

受皿スチームジェットポンプ 

(1711-J9021,J9022) 

7 

49741



ガ固 A 

13 

 

（続き） 

名称 

最高使用 

圧力 

(kPa) 

最高使用 

温度 

（℃） 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
蔵
系 

高レベル濃縮廃液貯槽第2セル漏えい液 

受皿スチームジェットポンプ 

( ) 

～高レベル濃縮廃液貯槽第1セル漏えい液

受皿第1シールポット( ) 

迅速流体継手接続口( ) 

～高レベル濃縮廃液貯槽第2セル漏えい液

受皿スチームジェットポンプ 

(  

迅速流体継手接続口 ) 

～高レベル濃縮廃液貯槽第2セル漏えい液

受皿( ) 

高レベル濃縮廃液一時貯槽セル漏えい液 

受皿( ) 

～高レベル濃縮廃液一時貯槽セル漏えい液

受皿スチームジェットポンプ 

( ) 

8 

49742



ガ固 A 

13 

（続き） 

名称 

最高使用 

圧力 

(kPa) 

最高使用 

温度 

（℃） 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
蔵
系 

高レベル濃縮廃液一時貯槽セル漏えい液受

皿スチームジェットポンプ 

( ) 

～高レベル濃縮廃液貯槽第1セル漏えい液

受皿第1シールポット( ) 

迅速流体継手接続口( ) 

～高レベル濃縮廃液一時貯槽セル 

漏えい液受皿スチームジェットポンプ 

( ) 

迅速流体継手接続口( ) 

～高レベル濃縮廃液一時貯槽セル漏えい液

受皿( ) 

 

9 

49743



ガ固 A 

13 

（続き） 

名称 

最高使用 

圧力 

(kPa) 

最高使用 

温度 

（℃） 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高
レ
ベ
ル
濃
縮
廃
液
貯
蔵
系 

分配器セル漏えい液受皿( ) 

～高レベル濃縮廃液一時貯槽セル漏えい液

受皿( ) 

高レベル濃縮廃液貯槽第1セル漏えい液 

受皿第1シールポット( ) 

～高レベル廃液共用貯槽( ) 

注記 ＊1：主要寸法は，設工認申請書記載の公称値を示す。 

＊2：単位は(MPa)。 

＊3：その他再処理設備の附属施設の安全冷却水設備の代替安全冷却水系と兼用する。 

＊4：その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気設備の代替安全圧縮空気系と兼用する。 

＊5：重大事故等時における使用時の値を示す。 

11 
10 

49744



 

1 

ガ
固
 
A
 

高レベル廃液貯蔵系の系統説明図 別紙2(1/2) 

  

主要配管 

口径(A) 

及び板厚 

主要寸法＊ 

(mm) 

許容範囲 

(mm) 
根拠 

20 Sch20S 

外形 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

25 Sch20S 

外形 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

40 Sch20S 

外形 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

50 Sch20S 

外形 

JIS G 3459 による 

材料公差 

再処理規格による 

材料公差 (R-SUS316ULCTP) 

厚さ 

JIS G 3459 による 

材料公差 

再処理規格による 

材料公差 (R-SUS316ULCTP) 

65 Sch20S 

外形 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

49745



 

2 

ガ
固
 
A
 

高レベル廃液貯蔵系の系統説明図 別紙2(2/2) 

注記 ＊：主要寸法は，設工認申請記載の公称値を示す。 

 

主要配管 

口径(A) 

及び板厚 

主要寸法＊ 

(mm) 

許容範囲 

(mm) 
根拠 

80 Sch20S 

外形 

JIS G 3459 による 

材料公差 

再処理規格による 

材料公差 (R-SUS316ULCTP) 

厚さ 

JIS G 3459 による 

材料公差 

再処理規格による 

材料公差 (R-SUS316ULCTP) 

100 Sch20S 

外形 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

125 Sch20S 

外形 

JIS G 3459 による 

材料公差 

再処理規格による 

材料公差 (R-SUS316ULCTP) 

厚さ 

JIS G 3459 による 

材料公差 

再処理規格による 

材料公差 (R-SUS316ULCTP) 

150 Sch20S 

外形 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

49746



ガ
固

 Ａ

49747

101-9891
線

101-9891
線

101-9891
線

101-9891
線



ガ固 A 

 

6 

共用貯蔵系の系統図説明図 別紙1 

名称 

最高使用 

圧力 

(kPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

共
用
貯
蔵
系 

第1高レベル濃縮廃液分配器( ) 

～高レベル廃液共用貯槽( ) 

第2高レベル濃縮廃液分配器( ) 

～高レベル廃液共用貯槽( ) 

第1不溶解残渣廃液一時貯槽( ) 

～高レベル廃液共用貯槽( ) 

第1不溶解残渣廃液一時貯槽( ) 

～  

 

～高レベル廃液共用貯槽( ) 

第2不溶解残渣廃液一時貯槽( ) 

～高レベル廃液共用貯槽( ) 

第2不溶解残渣廃液一時貯槽( ) 

～  

 

49748



ガ固 A 

 

6 

(続き) 

名称 

最高使用 

圧力 

(kPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

共
用
貯
蔵
系 

 

～高レベル廃液共用貯槽( ) 

第1不溶解残渣廃液貯槽( ) 

～高レベル廃液共用貯槽( ) 

第2不溶解残渣廃液貯槽( ) 

～高レベル廃液共用貯槽( ) 

アルカリ濃縮廃液貯槽( ) 

～高レベル廃液共用貯槽( ) 

高レベル廃液共用貯槽( ) 

～第1高レベル濃縮廃液分配器( ) 

高レベル廃液共用貯槽( ) 

～第2高レベル濃縮廃液分配器( ) 

49749



ガ固 A 

 

6 

(続き) 

名称 

最高使用 

圧力 

(kPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

共
用
貯
蔵
系 

高レベル廃液共用貯槽( ) 

～  

 

～第1不溶解残渣廃液一時貯槽( ) 

高レベル廃液共用貯槽( ) 

～  

 

～  

 

～第1不溶解残渣廃液一時貯槽( ) 

高レベル廃液共用貯槽( ) 

～  

 

～第2不溶解残渣廃液一時貯槽( ) 

 

49750



ガ固 A 

 

6 

(続き) 

名称 

最高使用 

圧力 

(kPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

共
用
貯
蔵
系 

高レベル廃液共用貯槽( ) 

～  

 

～  

 

～第2不溶解残渣廃液一時貯槽( ) 

高レベル廃液共用貯槽( ) 

～アルカリ濃縮廃液貯槽( ) 

高レベル廃液共用貯槽( ) 

～アルカリ濃縮廃液中和槽( ) 

高レベル廃液共用貯槽( ) 

～  

49751



ガ固 A 

 

6 

(続き) 

名称 

最高使用 

圧力 

(kPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

共
用
貯
蔵
系 

弁( ) 

～高レベル廃液共用貯槽( )*3*4 

高レベル廃液共用貯槽セル漏えい液受皿

( ) 

～高レベル廃液共用貯槽セル漏えい液受皿

スチームジェットポンプ 

( ) 

高レベル廃液共用貯槽セル漏えい液受皿 

スチームジェットポンプ 

( ) 

～高レベル廃液共用貯槽セル漏えい液受皿

シールポット( ) 

迅速流体継手接続口( ) 

～高レベル廃液共用貯槽セル漏えい液受皿

スチームジェットポンプ 

( ) 

 

49752



ガ固 A 

 

6 

(続き) 

名称 

最高使用 

圧力 

(kPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

共
用
貯
蔵
系 

迅速流体継手接続口( ) 

～高レベル廃液共用貯槽セル漏えい液受皿 

( ) 

高レベル廃液共用貯槽セル漏えい液受皿 

シールポット( ) 

～第2高レベル濃縮廃液分配器( ) 

注記 ＊1：主要寸法は，設工認申請書記載の公称値を示す。 

＊2：単位は(MPa)。 

＊3：その他再処理設備の附属施設の安全冷却水設備の代替安全冷却水系と兼用する。 

＊4：その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気設備の代替安全圧縮空気系と兼用する。 

＊5：重大事故等時における使用時の値を示す。 

49753



 

1 

ガ
固
 
A
 

共用貯蔵系の系統説明図(1/2) 別紙2 

 

  

主要配管 

口径(A) 

及び板厚 

主要寸法＊ 

(mm) 

許容範囲 

(mm) 
根拠 

25 Sch20S 

外形 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

40 Sch20S 

外形 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

50 Sch20S 

外形 

JIS G 3459 による 

材料公差 

再処理規格による 

材料公差(R-SUS316ULCTP) 

厚さ 

JIS G 3459 による 

材料公差 

再処理規格による 

材料公差(R-SUS316ULCTP) 

80 Sch20S 

外形 

JIS G 3459 による 

材料公差 

再処理規格による 

材料公差(R-SUS316ULCTP) 

厚さ 

JIS G 3459 による 

材料公差 

再処理規格による 

材料公差(R-SUS316ULCTP) 

49754



 

2 

ガ
固
 
A
 

共用貯蔵系の系統説明図(2/2) 別紙2 

注記 ＊：主要寸法は，設工認申請記載の公称値を示す。 

 

主要配管 

口径(A) 

及び板厚 

主要寸法＊ 

(mm) 

許容範囲 

(mm) 
根拠 

125 Sch20S 

外形 

JIS G 3459 による 

材料公差 

再処理規格による 

材料公差(R-SUS316ULCTP) 

厚さ 

JIS G 3459 による 

材料公差 

再処理規格による 

材料公差(R-SUS316ULCTP) 

150 Sch20S 

外形 
JIS G 3453 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

49755



49756



 
 

 

第 2.3.1.5.2.2.5-1図 海洋放出管理系の系統図 別紙 1 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

海

洋

放

出

管

理

系 

第１放出前貯槽入口廃液

収集ヘッダ～第１放出前

貯槽( )  

第１放出前貯槽（

）～第１海洋放出

ポンプ(

)  

  

49757



 
 

 

（つづき） 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

海

洋

放

出

管

理

系 

第１放出前貯槽（

）～第１海洋放出

ポンプ(

)  

  

49758



 
 

 

（つづき） 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

海

洋

放

出

管

理

系 

第１海洋放出ポンプ(

)～ピット(

)合流部 

境界弁～第１放出前貯槽

入口廃液収集ヘッダ合流

点 

注記 ＊1：公称値を示す。 

 

49759



 

 

 

第2.3.1.5.2.2.5-1図 海洋放出管理系の系統図 別紙2 

注記 *：主要寸法は，設工認申請記載の公称値を示す。 

主要配管 

口径(A) 

及び板厚 

主要寸法* 

(mm) 

許容範囲 

(mm) 
根拠 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

49760



ガ
固
 
A

第2.3.1.5.3.1-1図

高レベル廃液ガラス固化設備の系統図

( -01)

　 (設計基準対象の施設)

49761

AutoCAD SHX Text
化学薬品貯蔵供給系

AutoCAD SHX Text
供給液槽Ｂ

AutoCAD SHX Text
第２高レベル濃縮廃液一時貯槽

AutoCAD SHX Text
第２不溶解残渣廃液一時貯槽

AutoCAD SHX Text
第１不溶解残渣廃液一時貯槽

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液混合槽Ｂ

AutoCAD SHX Text
供給液槽Ａ

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
化学薬品貯蔵供給系

AutoCAD SHX Text
給水処理設備

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備

AutoCAD SHX Text
蒸気供給設備

AutoCAD SHX Text
圧縮空気設備

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
冷却水設備

AutoCAD SHX Text
液体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
不溶解残渣廃液貯蔵系

AutoCAD SHX Text
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
圧縮空気設備

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
固体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
高レベル濃縮廃液貯蔵系

AutoCAD SHX Text
系  統  名  称

AutoCAD SHX Text
液体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
固体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
機  器  名  称

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
代替安全冷却水系

AutoCAD SHX Text
接 続 口

AutoCAD SHX Text
接 続 先

AutoCAD SHX Text
代替安全冷却水系と兼用

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
(当該設備の申請範囲)

AutoCAD SHX Text
代替安全圧縮空気系と兼用

AutoCAD SHX Text
代替換気設備と兼用

AutoCAD SHX Text
切替対象弁



ガ
固
 
A

第2.3.1.5.3.1-2図

高レベル廃液ガラス固化設備の系統図

( -02)

　 (設計基準対象の施設)

49762

AutoCAD SHX Text
機 器 番 号

AutoCAD SHX Text
供給液槽Ａ

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液混合槽Ａ

AutoCAD SHX Text
供給液槽Ｂ

AutoCAD SHX Text
第２不溶解残渣廃液一時貯槽

AutoCAD SHX Text
第２高レベル濃縮廃液一時貯槽

AutoCAD SHX Text
第１不溶解残渣廃液一時貯槽

AutoCAD SHX Text
機  器  名  称

AutoCAD SHX Text
廃ガス洗浄塔

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
圧縮空気設備

AutoCAD SHX Text
給水処理設備

AutoCAD SHX Text
化学薬品貯蔵供給系

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
冷却水設備

AutoCAD SHX Text
蒸気供給設備

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
化学薬品貯蔵供給系

AutoCAD SHX Text
系 統 番 号

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
不溶解残渣廃液貯蔵系

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

AutoCAD SHX Text
圧縮空気設備

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
固体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
液体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
系  統  名  称

AutoCAD SHX Text
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
固体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
高レベル濃縮廃液貯蔵系

AutoCAD SHX Text
液体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
代替安全冷却水系

AutoCAD SHX Text
接 続 口

AutoCAD SHX Text
接 続 先

AutoCAD SHX Text
代替安全冷却水系と兼用

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
(当該設備の申請範囲)

AutoCAD SHX Text
代替安全圧縮空気系と兼用

AutoCAD SHX Text
代替換気設備と兼用

AutoCAD SHX Text
切替対象弁



ガ
固
 
A

第2.3.1.5.3.1-3図

高レベル廃液ガラス固化設備の系統図

( -04)

　 (設計基準対象の施設)

49763

AutoCAD SHX Text
廃ガス洗浄塔

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液混合槽Ａ

AutoCAD SHX Text
供給槽Ａ

AutoCAD SHX Text
廃ガス洗浄液槽

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
代替安全冷却水系

AutoCAD SHX Text
給水処理設備

AutoCAD SHX Text
化学薬品貯蔵供給系

AutoCAD SHX Text
冷却水設備

AutoCAD SHX Text
代替安全圧縮空気系

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備

AutoCAD SHX Text
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
化学薬品貯蔵供給系

AutoCAD SHX Text
圧縮空気設備

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

AutoCAD SHX Text
固体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
系  統  名  称

AutoCAD SHX Text
機  器  名  称

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
圧縮空気設備

AutoCAD SHX Text
蒸気供給設備

AutoCAD SHX Text
代替安全冷却水系と兼用

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
(当該設備の申請範囲)

AutoCAD SHX Text
代替安全圧縮空気系と兼用

AutoCAD SHX Text
代替換気設備と兼用

AutoCAD SHX Text
切替対象弁



ガ
固
 
A

第2.3.1.5.3.1-4図

高レベル廃液ガラス固化設備の系統図

( -05)

　 (設計基準対象の施設)

49764

AutoCAD SHX Text
代替安全圧縮空気系

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
給水処理設備

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
化学薬品貯蔵供給系

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
圧縮空気設備

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

AutoCAD SHX Text
固体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
冷却水設備

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
固体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
固体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
機  器  名  称

AutoCAD SHX Text
蒸気供給設備

AutoCAD SHX Text
圧縮空気設備

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
系  統  名  称

AutoCAD SHX Text
代替安全冷却水系

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
供給液槽Ａ

AutoCAD SHX Text
代替安全冷却水系と兼用

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
(当該設備の申請範囲)

AutoCAD SHX Text
代替安全圧縮空気系と兼用

AutoCAD SHX Text
代替換気設備と兼用

AutoCAD SHX Text
切替対象弁



ガ
固
 
A

第2.3.1.5.3.1-5図

高レベル廃液ガラス固化設備の系統図

( -06)

　 (設計基準対象の施設)

49765

AutoCAD SHX Text
代替安全圧縮空気系

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液混合槽Ａ

AutoCAD SHX Text
供給槽Ｂ

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
給水処理設備

AutoCAD SHX Text
化学薬品貯蔵供給系

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
冷却水設備

AutoCAD SHX Text
圧縮空気設備

AutoCAD SHX Text
化学薬品貯蔵供給系

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

AutoCAD SHX Text
固体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
系  統  名  称

AutoCAD SHX Text
機  器  名  称

AutoCAD SHX Text
蒸気供給設備

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
圧縮空気設備

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
代替安全冷却水系

AutoCAD SHX Text
代替安全冷却水系と兼用

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
(当該設備の申請範囲)

AutoCAD SHX Text
代替安全圧縮空気系と兼用

AutoCAD SHX Text
代替換気設備と兼用

AutoCAD SHX Text
切替対象弁



ガ
固
 
A

第2.3.1.5.3.1-6図

高レベル廃液ガラス固化設備の系統図

( -07)

　 (設計基準対象の施設)

49766

AutoCAD SHX Text
代替安全圧縮空気系

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
給水処理設備

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
化学薬品貯蔵供給系

AutoCAD SHX Text
供給液槽Ｂ

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
圧縮空気設備

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

AutoCAD SHX Text
固体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
冷却水設備

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
固体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
固体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
機  器  名  称

AutoCAD SHX Text
蒸気供給設備

AutoCAD SHX Text
圧縮空気設備

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
系  統  名  称

AutoCAD SHX Text
代替安全冷却水系

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
代替安全冷却水系と兼用

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
(当該設備の申請範囲)

AutoCAD SHX Text
代替安全圧縮空気系と兼用

AutoCAD SHX Text
代替換気設備と兼用

AutoCAD SHX Text
切替対象弁



ガ
固
 
A

第2.3.1.5.3.1-7図

高レベル廃液ガラス固化設備の系統図

( -08)

　 (設計基準対象の施設)

49767

AutoCAD SHX Text
系 統 番 号

AutoCAD SHX Text
固体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
蒸気供給設備

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
固体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
代替換気設備

AutoCAD SHX Text
系  統  名  称

AutoCAD SHX Text
気体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
化学薬品貯蔵供給系

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の付属施設

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
(当該設備の申請範囲)

AutoCAD SHX Text
代替換気設備と兼用



 

 

（つづき） 

名称 

最高使 

用圧力 

(MPa) 

最高使 

用温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
設
備 

安全圧縮空気系～供給槽( )＊2＊3 

安全冷却水系～供給液槽( ) の
冷却コイル＊2 

安全圧縮空気系～供給液槽( )＊
2＊3 

 

 

 

ガ固 A 

3 

49768



 

 

（つづき） 

名称 

最高使 

用圧力 

(MPa) 

最高使 

用温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
設
備 

安全冷却水系～供給槽( )の冷
却コイル＊2 

安全圧縮空気系～供給槽( ) ＊2＊

3 

注記 ＊1：主要寸法は，設工認申請書記載の公称値を示す。 

   ＊2：その他再処理設備の附属施設のうち冷却水設備の代替安全冷却水系と兼用する。 

＊3：その他再処理設備の附属施設のうち圧縮空気設備の代替安全圧縮空気系と兼用する。 

＊4：重大事故等時における使用時の値を示す。 

    
   
 

ガ固 A 

4 

49769



 

1 

ガ
固
 
A
 

高レベル廃液ガラス固化設備の系統説明図 別紙2(1/2) 

注記 ＊：主要寸法は，設工認申請記載の公称値を示す。 

  

主要配管 

口径(A) 

及び板厚 

主要寸法＊ 

(mm) 

許容範囲 

(mm) 
根拠 

15 Sch20S 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

15 Sch80 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

20 Sch20S 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

20 Sch80 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

25 Sch20S 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

25 Sch40 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

40 Sch20S 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

49770



 

2 

ガ
固
 
A
 

高レベル廃液ガラス固化設備の系統説明図 別紙2(2/2) 

注記 ＊：主要寸法は，設工認申請記載の公称値を示す。 

 

主要配管 

口径(A) 

及び板厚 

主要寸法＊ 

(mm) 

許容範囲 

(mm) 
根拠 

40 Sch40 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

80 Sch20S 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

49771



 

 

高レベル廃液ガラス固化設備の系統説明図 別紙1 

名称 

最高使 

用圧力 

(MPa) 

最高使 

用温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
設
備 

安全冷却水系～高レベル廃液混合槽
( ) の冷却コイル＊2 

安全圧縮空気系～高レベル廃液混合槽
( )＊2＊3 

安全冷却水系～高レベル廃液混合槽
( ) の冷却コイル＊2 

 
 

 

 

 

ガ固 A 

1 

49772



 

 

（つづき） 

名称 

最高使 

用圧力 

(MPa) 

最高使 

用温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
設
備 

安全圧縮空気系～高レベル廃液混合槽
( )＊2＊3 

安全冷却水系～供給液槽( ) の
冷却コイル＊2 

安全圧縮空気系～供給液槽( )＊
2＊3 

安全冷却水系～供給槽( ) の冷

却コイル ＊2 

                                                                   

ガ固 A 

2 

49773



主排気筒

β β γ
Ｐ

ガスサンプラA

（低レンジ）

ガスサンプラA ガスサンプラA

可搬型ガスモニタ

サンプルラックA

Ｒ Ｉ※

（中レンジ） （高レンジ）

接続部仕様

接続方式：迅速流体継手

呼び径：15A

中央制御室

接続部仕様

接続方式：迅速流体継手

呼び径：15A

主排気筒管理建屋

第2.3.1.6.2.1.1-1図
可搬型排気モニタリング設備の系統図（その1）

Ｐ

Pβ

放
施

　
A

Ｒ

Ｒ Ｉ※ Ｒ

緊急時対策所

AP-G0101

49774



1 
 

第 2.3.1.6.2.1.1-1図 可搬型排気モニタリング設備の系統図(その 1) 別紙 

 

系統図凡例 

記号 説明 

 可搬型排気モニタリング設備 

 配管ライン 

 信号ライン 

○γ  ガンマ線検出器 

○β  ベータ線検出器 

○P  ポンプ 

R※ 放射能濃度(放射能レベル) 

I 指示 

R 記録 

 

49775



建屋排風機A,B,C　※1

K144

K146

K142

P

北換気筒

（使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒）

中央制御室
使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気設備

可搬型ガスモニタ

接続部仕様

接続方式：迅速流体継手

呼び径：15A

FB-Y0114

※1　可搬型排気モニタリング設備への給気に関しては運転中の建屋排風機への接続を行い，排気に関しては停止中の建屋排風機に接続する。

β

放
施

　
A

第2.3.1.6.2.1.1-2図
可搬型排気モニタリング設備の系統図（その2）

Ｒ Ｉ※ Ｒ

Ｒ Ｉ※ Ｒ

緊急時対策所

49776



1 
 

第 2.3.1.6.2.1.1-2図 可搬型排気モニタリング設備の系統図(その 2) 別紙 

 

系統図凡例 

記号 説明 

 可搬型排気モニタリング設備 

 配管ライン 

 信号ライン 

○β  ベータ線検出器 

○P  ポンプ 

R※ 放射能濃度(放射能レベル) 

I 指示 

R 記録 

 

49777



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

防
災
 
A
 
 

第 2.3.1.7.1.1.1-1 図 補機駆動用燃料補給設備の系統図 

(重大事故等対処設備) 

軽油用タンクローリ 

第１軽油貯槽 

可搬型発電機 

＊：軽油貯槽から軽油用タンクローリへの給油は，第１軽油貯槽又は第２軽油貯槽から実施する。 

燃料補給用 49.5m 可搬型ホース 

第２軽油貯槽 

可搬型発電機

可搬型中型移送ポンプ 

大型移送ポンプ車 可搬型空気圧縮機 

軽油用タンクローリ 燃料補給用 10m 可搬型ホース 
：補機駆動用燃料補給設備(当該設備の申請範囲) 

：燃料補給先を示す。 

＊ 
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前処 A 

安全圧縮空気系の系統説明図 別紙1 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

安

全

圧

縮

空

気

系 

水素掃気用空気貯槽出口配管(

)～弁( ) 

弁( )～溶解設備及び清澄・計

量設備供給配管分岐点 

溶解設備及び清澄・計量設備供給配管(

)～溶解設備及び清

澄・計量設備供給配管 

溶解設備及び清澄・計量設備供給配管(

)～溶解設備供給配管 

溶解設備供給配管(

)～弁
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前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

安

全

圧

縮

空

気

系 

溶解設備供給配管( )

～弁( ) 

計測制御用空気貯槽出口配管(

)～計測制御用空気貯槽出口配

管（ ） 

計測制御用空気貯槽出口配管（

）～弁(

) 
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前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

安

全

圧

縮

空

気

系 

計測制御用空気貯槽出口配管（

）～計測制御用空気貯槽出口

配管（ ） 

計測制御用空気貯槽出口配管（

）～計測制御用空気貯槽出口

配管（ ） 

計測制御用空気貯槽出口配管（

）～計測制御設

備 
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前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

安

全

圧

縮

空

気

系 

計測制御用空気貯槽出口配管（

）～計測制

御設備 

 

(次頁へ続く) 
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前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

安

全

圧

縮

空

気

系 

(前頁からの続き) 
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前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

安

全

圧

縮

空

気

系 

清澄・計量設備供給配管(

)～代替安全圧縮空気系供給配管分

岐部( ) 

代替安全圧縮空気系供給配管分岐部(

)～代替安全圧縮空気系供給配

管分岐部( ) 

代替安全圧縮空気系供給配管分岐部

 

清澄・計量設備供給配管(

 

清澄・計量設備供給配管

 

清澄・計量設備供給配管(

)～代替安全圧縮空気系供給配管分

岐部( ) 

代替安全圧縮空気系供給配管分岐部(

)～代替安全圧縮空気系供給配

管分岐部( ) 

代替安全圧縮空気系供給配管分岐部(
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前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

安

全

圧

縮

空

気

系 

清澄・計量設備供給配管(

)～代替安全圧縮空気系供給配管分

岐部( ) 

代替安全圧縮空気系供給配管分岐部

)～代替安全圧縮空気系供給配

管分岐部 ) 

代替安全圧縮空気系供給配管分岐部(
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前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

安

全

圧

縮

空

気

系 

清澄・計量設備供給配管(

)～代替安全圧縮空気系供給配管分

岐部( ) 

代替安全圧縮空気系供給配管分岐部(

)～代替安全圧縮空気系供給配

管分岐部 ) 

代替安全圧縮空気系供給配管分岐部(

 

清澄・計量設備供給配管(

代替安全圧縮空気系供給配

管分岐部( ) 

代替安全圧縮空気系供給配管分岐部(

)～代替安全圧縮空気系供給配

管分岐部( ) 

代替安全圧縮空気系供給配管分岐部(
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前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

安

全

圧

縮

空

気

系 

清澄・計量設備供給配管(

代替安全圧縮空気系供給配

管分岐部( ) 

代替安全圧縮空気系供給配管分岐部(

)～代替安全圧縮空気系供給配

管分岐部( ) 

代替安全圧縮空気系供給配管分岐部(

 

注記 ＊1：主要寸法は，設工認申請記載の公称値を示す。 
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　　　第2.3.1.7.1.2.2-11図 
　　　安全圧縮空気系の系統図（ -23)

49808

AutoCAD SHX Text
溶 解 液 供 給 槽

AutoCAD SHX Text
抽 出 塔

AutoCAD SHX Text
第 １ 洗 浄 塔

AutoCAD SHX Text
第 ２ 洗 浄 塔

AutoCAD SHX Text
抽 出 廃 液 受 槽

AutoCAD SHX Text
抽 出 廃 液 中 間 貯 槽

AutoCAD SHX Text
プ ル ト ニ ウ ム 分 配 塔

AutoCAD SHX Text
ウ ラ ン 洗 浄 塔

AutoCAD SHX Text
プ ル ト ニ ウ ム 洗 浄 器

AutoCAD SHX Text
プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 受 槽

AutoCAD SHX Text
第 １ 一 時 貯 留 処 理 槽

AutoCAD SHX Text
第 １ 洗 浄 器

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
圧 縮 空 気 設 備

AutoCAD SHX Text
系 統 名 称

AutoCAD SHX Text
系 統 番 号

AutoCAD SHX Text
酸 及 び 溶 媒 の 回 収 施 設

AutoCAD SHX Text
分 離 建 屋 一 時 貯 留 処 理 設 備

AutoCAD SHX Text
分 離 ・ 分 配 系

AutoCAD SHX Text
分 離 施 設

AutoCAD SHX Text
分 離 設 備

AutoCAD SHX Text
分 配 設 備

AutoCAD SHX Text
分 離 施 設

AutoCAD SHX Text
分 離 施 設

AutoCAD SHX Text
抽 出 廃 液 供 給 槽 Ａ

AutoCAD SHX Text
溶 解 液 中 間 貯 槽

AutoCAD SHX Text
プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 中 間 貯 槽

AutoCAD SHX Text
機 器 名 称

AutoCAD SHX Text
Ｔ Ｂ Ｐ 洗 浄 塔

AutoCAD SHX Text
機 器 番 号

AutoCAD SHX Text
抽 出 廃 液 供 給 槽 Ｂ

AutoCAD SHX Text
第 ７ 一 時 貯 留 処 理 槽

AutoCAD SHX Text
第 ８ 一 時 貯 留 処 理 槽

AutoCAD SHX Text
第 ２ 一 時 貯 留 処 理 槽

AutoCAD SHX Text
第 ３ 一 時 貯 留 処 理 槽

AutoCAD SHX Text
第 ４ 一 時 貯 留 処 理 槽

AutoCAD SHX Text
第 ５ 一 時 貯 留 処 理 槽

AutoCAD SHX Text
第 ９ 一 時 貯 留 処 理 槽

AutoCAD SHX Text
第 10 一 時 貯 留 処 理 槽

AutoCAD SHX Text
第 ６ 一 時 貯 留 処 理 槽

AutoCAD SHX Text
７　１１６８０　ＳＭ　分　Ｆ

AutoCAD SHX Text
代替安全圧縮空気系と兼用

AutoCAD SHX Text
安全圧縮空気系

AutoCAD SHX Text
（ １ ２ １ １ － ２ ３ ） 

AutoCAD SHX Text
切替対象弁

j2191050
ノート注釈

j2191050
長方形



図－○－○－○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇
〇
〇
〇
 

第〇．〇．〇．〇－〇図 安全圧縮空気系の系統

説明図（その 2) (1231-08) （設計基準対象施設） 
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　　　　第2.3.1.7.1.2.2-12図 
　　　　安全圧縮空気系の系統図（ -08）

49809

j2191050
テキストボックス
　　分離 A



図－○－○－○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇
〇
〇
〇
 

第〇．〇．〇．〇－〇図 安全圧縮空気系の系統説明図

（その 3) (1285-03) （設計基準対象施設） 
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　　　　　　　　第2.3.1.7.1.2.2-13図 
　　　　　　　　安全圧縮空気系の系統図（ -03）
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第〇．〇．〇．〇－〇図 安全圧縮空気系の系

統説明図（その 5) (1285-06) （ 準対象

施設） 
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　　　　第2.3.1.7.1.2.2-14図 
　　　　安全圧縮空気系の系統図（ -06）
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．〇．〇－〇図 安全圧縮空気系の系統

その 6) (1285-11) （設計基 施設） 
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　　第2.3.1.7.1.2.2-15図 
　　安全圧縮空気系の系統図（ 11）
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第2.3.1.7.1.2.2-11図～第2.3.1.7.1.2.2-15図 安全圧縮空気系の系統図 別紙1 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

安
全
圧
縮
空
気
系 

弁( )～分離設備,分配設備,

分離建屋一時貯留処理設備,分離・分

配系及び高レベル廃液濃縮系ヘッダ

部 (

) 

分離設備,分配設備,分離建屋一時貯留

処理設備,分離・分配系及び高レベル廃

液濃縮系ヘッダ部分岐点～分配設備及

び分離・分配系ヘッダ部( ) 

分離設備,分配設備,分離建屋一時貯留

処理設備,分離・分配系及び高レベル廃

液濃縮系ヘッダ部分岐点～分離建屋一

時貯留処理設備ヘッダ部( ) 

分離設備,分配設備,分離建屋一時貯留

処理設備,分離・分配系及び高レベル廃

液濃縮系ヘッダ部分岐点～高レベル廃

液濃縮系ヘッダ部( ) 

49813



     

第2.3.1.7.1.2.2-11図～第2.3.1.7.1.2.2-15図 安全圧縮空気系の系統図 別紙1 (つづき) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

安
全
圧
縮
空
気
系 

分離設備,分配設備,分離建屋一時貯留

処理設備,分離・分配系及び高レベル廃

液濃縮系ヘッダ部分岐点～分離設備及

び分配設備ヘッダ部( ) 

分離設備,分配設備,分離建屋一時貯留

処理設備,分離・分配系及び高レベル廃

液濃縮系ヘッダ部分岐点～分離設備ヘ

ッダ部( ) 

分離設備,分配設備,分離建屋一時貯留

処理設備,分離・分配系及び高レベル廃

液濃縮系ヘッダ部分岐点～分離建屋一

時貯留処理設備ヘッダ部( ) 

分離設備,分配設備,分離建屋一時貯留

処理設備,分離・分配系及び高レベル廃

液濃縮系ヘッダ部分岐点～分離設備,分

配設備及び分離建屋一時貯留処理設備

ヘッダ部( ) 
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第2.3.1.7.1.2.2-11図～第2.3.1.7.1.2.2-15図 安全圧縮空気系の系統図 別紙1 (つづき) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

安
全
圧
縮
空
気
系 

弁( )～弁(  

) 

分離設備ヘッダ部分岐点 

～弁( ) 

分離設備ヘッダ部分岐点 

～弁( ) 

分離設備ヘッダ部分岐点 

～弁( ) 

分離設備ヘッダ部分岐点 

～弁( ) 

分離設備,分配設備及び分離建屋一時貯留

処理設備ヘッダ部分岐点 

～弁( ) 

49815



    

  

 

 

第2.3.1.7.1.2.2-11図～第2.3.1.7.1.2.2-15図 安全圧縮空気系の系統図 別紙1 (つづき) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

安
全
圧
縮
空
気
系 

分離設備,分配設備及び分離建屋一時貯留

処理設備ヘッダ部分岐点 

～弁( ) 

分離設備,分配設備及び分離建屋一時貯留

処理設備ヘッダ部分岐点 

～弁( ) 

分離設備,分配設備及び分離建屋一時貯留

処理設備ヘッダ部分岐点 

～弁( ) 

分離設備及び分配設備ヘッダ部分岐点 

～弁( ) 

分離設備及び分配設備ヘッダ部分岐点 

～弁( ) 

分離設備及び分配設備ヘッダ部分岐点 

～弁( ) 

分離設備及び分配設備ヘッダ部分岐点 

～弁( ) 

分配設備及び分離・分配系ヘッダ部分岐点

～弁( ) 

分離設備,分配設備及び分離建屋一時貯留

処理設備ヘッダ部分岐点～弁( ) 

分離設備,分配設備及び分離建屋一時貯留

処理設備ヘッダ部分岐点～弁( ) 

49816



 

 

 

第2.3.1.7.1.2.2-11図～第2.3.1.7.1.2.2-15図 安全圧縮空気系の系統図 別紙1 (つづき) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

安
全
圧
縮
空
気
系 

分離設備,分配設備及び分離建屋一時貯留

処理設備ヘッダ部分岐点～弁( )

分離設備,分配設備及び分離建屋一時貯留

処理設備ヘッダ部分岐点～弁( )

分離設備,分配設備及び分離建屋一時貯留

処理設備ヘッダ部分岐点～弁( )

分離設備,分配設備及び分離建屋一時貯留

処理設備ヘッダ部分岐点～弁( )

分離設備,分配設備及び分離建屋一時貯留

処理設備ヘッダ部分岐点～弁( )

分離設備,分配設備及び分離建屋一時貯留

処理設備ヘッダ部分岐点～弁( )

分離設備,分配設備及び分離建屋一時貯留

処理設備ヘッダ部分岐点～弁( )

分離建屋一時貯留処理設備ヘッダ部分岐

点～弁( ) 

分離建屋一時貯留処理設備ヘッダ部分岐

点～弁( ) 

分離建屋一時貯留処理設備ヘッダ部分岐

点～弁( ) 

49817



 

 

 

第2.3.1.7.1.2.2-11図～第2.3.1.7.1.2.2-15図 安全圧縮空気系の系統図 別紙1 (つづき) 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

安
全
圧
縮
空
気
系 

分配設備及び分離・分配系ヘッダ部分岐

点～弁( ) 

高レベル廃液濃縮系ヘッダ部分岐点 

～弁( ) 

分離設備,分配設備,分離建屋一時貯留処

理設備,分離・分配系及び高レベル廃液

濃縮系ヘッダ部分岐点 

～弁( ) 

注記 ＊1：公称値を⽰す。 

49818



第2.3.1.7.1.2.2-16図 
安全圧縮空気系の系統図( ０１) 

9819



第2.3.1.7.1.2.2-17図 
安全圧縮空気系の系統図( ０２)820



第2.3.1.7.1.2.2-18図 
安全圧縮空気系の系統図( ０３)

821



第2.3.1.7.1.2.2-19図 
安全圧縮空気系の系統図( ０５)

9822



第2.3.1.7.1.2.2-20図 
安全圧縮空気系の系統図( ０８)

9823



第2.3.1.7.1.2.2-21図 
安全圧縮空気系の系統図( １１)

824



第2.3.1.7.1.2.2-22図 
安全圧縮空気系の系統図( ０７)

49825



第2.3.1.7.1.2.2-23図 
安全圧縮空気系の系統図 
( １４)

49826



第2.3.1.7.1.2.2-24図 
安全圧縮空気系の系統図( ０８)

49827



第2.3.1.7.1.2.2-25図 
安全圧縮空気系の系統図( ０４)

49828



 

第2.3.1.7.1.2.2-16図～25図 安全圧縮空気系の系統図 別紙1 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

安
全
圧
縮
空
気
系 

洞道の安全圧縮空気系（水素掃気用

空気）～ 迅速流体継手接続口(

)入口配管合流点 

迅速流体継手接続口( )入

口配管合流点～プルトニウム精製設

備，精製建屋一時貯留処理設備供給

配管ヘッダ 

プルトニウム精製設備，精製建屋一

時貯留処理設備供給配管ヘッダ分岐

点～プルトニウム精製設備供給配管

ヘッダ 

プルトニウム精製設備，精製建屋一

時貯留処理設備供給配管ヘッダ分岐

点～プルトニウム精製設備供給配管

ヘッダ 

洞道の安全圧縮空気系（計測制御用

空気）～計測制御設備 

49829



 

 
（続き） 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

安
全
圧
縮
空
気
系 

洞道の安全圧縮空気系（計測制御用

空気）～計測制御設備 

プルトニウム精製設備供給配管ヘッ

ダ分岐点～弁( ) 

プルトニウム精製設備供給配管ヘッ

ダ分岐点～弁( ) 

プルトニウム精製設備供給配管ヘッ

ダ分岐点～弁( ) 

プルトニウム精製設備供給配管ヘッ

ダ分岐点～弁( ) 

プルトニウム精製設備供給配管ヘッ

ダ分岐点～弁( ) 

プルトニウム精製設備供給配管ヘッ

ダ分岐点～弁( ) 

49830



 

（続き） 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

安
全
圧
縮
空
気
系 

プルトニウム精製設備供給配管ヘッ

ダ分岐点～弁( ) 

プルトニウム精製設備，精製建屋一

時貯留処理設備供給配管ヘッダ分岐

点～弁( ) 

プルトニウム精製設備，精製建屋一

時貯留処理設備供給配管ヘッダ分岐

点～迅速流体継手接続口(

)出口配管合流点 

迅速流体継手接続口( )出

口配管合流点～弁( ) 

プルトニウム精製設備，精製建屋一

時貯留処理設備供給配管ヘッダ分岐

点～迅速流体継手接続口(

)出口配管合流点 

迅速流体継手接続口( )出

口配管合流点～弁( ) 

プルトニウム精製設備，精製建屋一

時貯留処理設備供給配管ヘッダ分岐

点～迅速流体継手接続口(

)出口配管合流点 

 

49831



 

（続き） 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

安
全
圧
縮
空
気
系 

迅速流体継手接続口( )出

口配管合流点～弁( ) 

プルトニウム精製設備，精製建屋一

時貯留処理設備供給配管ヘッダ分岐

点～迅速流体継手接続口(

)出口配管合流点 

迅速流体継手接続口( )出

口配管合流点～弁( ) 

プルトニウム精製設備，精製建屋一

時貯留処理設備供給配管ヘッダ分岐

点～迅速流体継手接続口(

)出口配管合流点 

迅速流体継手接続口( )出

口配管合流点～弁( ) 

プルトニウム精製設備，精製建屋一

時貯留処理設備供給配管ヘッダ分岐

点～弁( ) 

プルトニウム精製設備，精製建屋一

時貯留処理設備供給配管ヘッダ分岐

点～迅速流体継手接続口(

)出口配管合流点 

49832



 

（続き） 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

安
全
圧
縮
空
気
系 

迅速流体継手接続口( )出

口配管合流点～弁( ) 

プルトニウム精製設備，精製建屋一

時貯留処理設備供給配管ヘッダ分岐

点～迅速流体継手接続口(

)出口配管合流点 

迅速流体継手接続口( )出

口配管合流点～弁( ) 

プルトニウム精製設備，精製建屋一

時貯留処理設備供給配管ヘッダ分岐

点～迅速流体継手接続口(

)出口配管合流点 

迅速流体継手接続口( )出

口配管合流点～弁( ) 

プルトニウム精製設備，精製建屋一

時貯留処理設備供給配管ヘッダ分岐

点～迅速流体継手接続口(

)出口配管合流点 

 

49833



 

（続き） 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

安
全
圧
縮
空
気
系 

迅速流体継手接続口( )出

口配管合流点～弁( ) 

プルトニウム精製設備，精製建屋一

時貯留処理設備供給配管ヘッダ分岐

点～迅速流体継手接続口(

)出口配管合流点 

迅速流体継手接続口( )出

口配管合流点～弁( ) 

プルトニウム精製設備，精製建屋一

時貯留処理設備供給配管ヘッダ分岐

点～迅速流体継手接続口(

)出口配管合流点 

迅速流体継手接続口( )出

口配管合流点～弁( ) 

プルトニウム精製設備，精製建屋一

時貯留処理設備供給配管ヘッダ分岐

点～迅速流体継手接続口(

)出口配管合流点 

迅速流体継手接続口( )出

口配管合流点～弁( ) 

プルトニウム精製設備，精製建屋一

時貯留処理設備供給配管ヘッダ分岐

点～迅速流体継手（ ）出

口配管合流点 

49834



 

（続き） 

名称 
最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

安
全
圧
縮
空
気
系 

迅速流体継手接続口( )出

口配管合流点～弁( ) 

プルトニウム精製設備，精製建屋一

時貯留処理設備供給配管ヘッダ分岐

点～弁（ ） 

注記 ＊1：主要寸法は，設工認申請書記載の公称値を示す。 

＊2：重大事故時における使用時の値。 

 

49835



 

 

 

第2.3.1.7.1.2.2-16図～25図 安全圧縮空気系の系統図 別紙2 

注記 *：主要寸法は，設工認申請記載の公称値を示す。 

主要配管 

口径(A) 

及び板厚 

主要寸法* 

(mm) 

許容範囲 

(mm) 
根拠 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

49836



49837



49838



49839



49840



49841



第2.3.1.7.1.2.2-26図～30図 安全圧縮空気系の系統図 別紙1 

名称 

最高使用 

圧力 

(ＭPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径 

(mm)＊3 

厚さ 

(mm)＊3 
材料 配管番号 

安

全

圧

縮

空

気

系 

溶液系入口配管分岐点～迅速流体継手(

)入口配管合流点*1 

迅速流体継手( )入口配管合流点～

弁( )*2 

溶液系入口配管分岐点～迅速流体継手(

)入口配管合流点*1 

迅速流体継手( )入口配管合流点～

弁( )*2 

迅速流体継手( )入口配管合流点～

弁( )*2 

溶液系入口配管分岐点～迅速流体継手(

)入口配管合流点*1 

迅速流体継手( )入口配管合流点～

弁( )*2 

圧縮空気ボンベ入口配管合流点～溶液系入口

配管分岐点*1 

  

49842



(つづき) 

 

注記 ＊1：脱硝施設のうち，代替安全冷却水系設備と兼用。 

   ＊2：脱硝施設のうち，代替安全圧縮空気系、代替安全冷却水系設備と兼用。 

＊3：主要寸法は，設工認申請記載の公称値を示す。 

＊4：重大事故等時における使用時の値。 

 

 

49843



 

1 

第2.3.1.7.1.2.2-26図～30図 

安全圧縮空気系の系統図 別紙2(1/1)  

 

公差表（公称値の許容範囲） 

注記 ＊：主要寸法は，設工認申請記載の公称値を示す。 

 

 

 

 

 

 

主要配管 

口径(A) 

及び板厚 

主要寸法＊ 

(mm) 

許容範囲 

(mm) 
根拠 

15 Sch40 

外径 
JIS G 3459による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459による 

材料公差 

20 Sch40 

外径 
JIS G 3459による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459による 

材料公差 

49844



ガ
固

 
A

第2.3.1.7.1.2.2-31図

安全圧縮空気系の系統図

( -01)

　 (設計基準対象の施設)

49845

AutoCAD SHX Text
系 統 番 号

AutoCAD SHX Text
系  統  名  称

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
固体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
圧縮空気設備

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
代替安全冷却水系

AutoCAD SHX Text
代替安全冷却水系と兼用

AutoCAD SHX Text
安全圧縮空気系

AutoCAD SHX Text
(当該設備の申請範囲)

AutoCAD SHX Text
代替安全圧縮空気系と兼用



ガ
固

 
A

第2.3.1.7.1.2.2-32図

安全圧縮空気系の系統図

( -02)

　(設計基準対象の施設)

49846

AutoCAD SHX Text
系  統  名  称

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
圧縮空気設備

AutoCAD SHX Text
代替安全冷却水系

AutoCAD SHX Text
代替安全冷却水系と兼用

AutoCAD SHX Text
安全圧縮空気系

AutoCAD SHX Text
(当該設備の申請範囲)

AutoCAD SHX Text
代替安全圧縮空気系と兼用



ガ
固

 
A

第2.3.1.7.1.2.2-33図

安全圧縮空気系の系統図

 ( -04)

　(設計基準対象の施設)

49847

AutoCAD SHX Text
系 統 番 号

AutoCAD SHX Text
系  統  名  称

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
固体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
圧縮空気設備

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
代替安全冷却水系

AutoCAD SHX Text
代替安全冷却水系と兼用

AutoCAD SHX Text
安全圧縮空気系

AutoCAD SHX Text
(当該設備の申請範囲)

AutoCAD SHX Text
代替安全圧縮空気系と兼用



ガ
固

 
A

第2.3.1.7.1.2.2-34図

安全圧縮空気系の系統図

 ( -05)

　(設計基準対象の施設)

49848

AutoCAD SHX Text
系  統  名  称

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
固体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
圧縮空気設備

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
代替安全冷却水系

AutoCAD SHX Text
代替安全冷却水系と兼用

AutoCAD SHX Text
安全圧縮空気系

AutoCAD SHX Text
(当該設備の申請範囲)

AutoCAD SHX Text
代替安全圧縮空気系と兼用



ガ
固

 
A

第2.3.1.7.1.2.2-35図

安全圧縮空気系の系統図

  ( -06)

　 (設計基準対象の施設)

49849

AutoCAD SHX Text
系  統  名  称

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
固体廃棄物の廃棄施設

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
圧縮空気設備

AutoCAD SHX Text
その他再処理設備の附属施設

AutoCAD SHX Text
代替安全冷却水系

AutoCAD SHX Text
代替安全冷却水系と兼用

AutoCAD SHX Text
安全圧縮空気系

AutoCAD SHX Text
(当該設備の申請範囲)

AutoCAD SHX Text
代替安全圧縮空気系と兼用



ガ
固

 
A

第2.3.1.7.1.2.2-36図

安全圧縮空気系の系統図

 ( -07)

　(設計基準対象の施設)

49850

AutoCAD SHX Text
系  統  名  称

AutoCAD SHX Text
高レベル廃液ガラス固化設備

AutoCAD SHX Text
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安全圧縮空気系の系統説明図 別紙1 

名称 

最高使 

用圧力 

(MPa) 

最高使 

用温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

安
全
圧
縮
空
気
系 

迅速流体継手接続口( )出口

配管合流点～水素掃気用空気配管ヘッ

ダ＊2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガ固 A 
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（つづき） 

名称 

最高使 

用圧力 

(MPa) 

最高使 

用温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

安
全
圧
縮
空
気
系 

水素掃気用空気配管ヘッダ分岐点～

高レベル廃液混合槽( )かく

はん用空気配管分岐点＊2 

迅速流体継手接続口( )出

口配管合流点～高レベル廃液混合槽

( )＊2＊3 

水素掃気用空気配管ヘッダ分岐点～

高レベル廃液混合槽( )かく

はん用空気配管分岐点＊2 

迅速流体継手接続口( )出

口配管合流点～高レベル廃液混合槽

( )＊2＊3 

水素掃気用空気配管ヘッダ分岐点～

供給液槽( )かくはん用空気

配管分岐点＊2 
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（つづき） 

名称 

最高使 

用圧力 

(MPa) 

最高使 

用温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

安
全
圧
縮
空
気
系 

迅速流体継手接続口( )出口

配管合流点～供給液槽( )＊2＊3 

水素掃気用空気配管ヘッダ分岐点～供

給槽( )かくはん用空気配管分

岐点＊2 

迅速流体継手接続口( )出口

配管合流点～供給槽( )＊2＊3 

水素掃気用空気配管ヘッダ分岐点～供

給液槽( )かくはん用空気配管

分岐点＊2 

迅速流体継手接続口( )出口

配管合流点～供給液槽( )＊2＊3 
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（つづき） 

名称 

最高使 

用圧力 

(MPa) 

最高使 

用温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
主要材料 配管番号 

安
全
圧
縮
空
気
系 

水素掃気用空気配管ヘッダ分岐点～供

給槽( )かくはん用空気配管分

岐点＊2 

迅速流体継手接続口( )出口

配管合流点～供給槽( )＊2＊3 

注記 ＊1：主要寸法は，設工認申請書記載の公称値を示す。 

＊2：代替安全圧縮空気系と兼用する。 

＊3：冷却水設備の代替安全冷却水系と兼用する。 

＊4：重大事故等時における使用時の値を示す。 
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安全圧縮空気系の系統説明図 別紙2(1/1) 

注記 ＊：主要寸法は，設工認申請記載の公称値を示す。 

主要配管 

口径(A) 

及び板厚 

主要寸法＊ 

(mm) 

許容範囲 

(mm) 
根拠 

15 Sch20S 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

20 Sch20S 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

25 Sch20S 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

40 Sch20S 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

80 Sch20S 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

49857



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

No シートNo 接続場所(配管番号) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

No. シートNo 接続場所(配管番号) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

前
処
 
A
 
 

代替安全圧縮空気系の供給先(前処理建屋) ＊1 

代替安全圧縮空気系の供給先(分離建屋) ＊2 

第 2.3.1.7.1.2.3-1 図 代替安全圧縮系の系統図 

(屋外：前処理建屋，分離建屋) (重大事故等対処設備) 
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No シートNo 接続場所(配管番号) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

No. シートNo 接続場所(配管番号) 

1 

2 

3 

4 

前
処
 
A
 
 

代替安全圧縮空気系の供給先(前処理建屋) ＊1 

代替安全圧縮空気系の供給先(高レベル廃液ガラス固化建屋) ＊2 

第 2.3.1.7.1.2.3-2 図 代替安全圧縮系の系統図 

(屋外：前処理建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋) 

(重大事故等対処設備) 
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前処 A 

代替安全圧縮空気系の系統説明図 別紙1 

名称 

最高使用 

圧力 
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空

気
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迅速流体継手接続口( )～水素

掃気用空気貯槽出口配管
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～計量前中間貯槽( ) 
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前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 
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外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 
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～計量・調整槽( ) 

 

～計量補助槽( ) 

 

～計量後中間貯槽( ) 
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前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

代

替

安

全

圧

縮

空

気

系 

迅速流体継手接続口( )～

中継槽入口配管( ) 

迅速流体継手接続口( )～

中継槽入口配管( ) 

迅速流体継手接続口( )～計量

前中間貯槽出口配管( ) 

迅速流体継手接続口( )～計量

前中間貯槽入口配管( ) 

迅速流体継手接続口( )～計量

前中間貯槽入口配管( ) 

迅速流体継手接続口( )～計量

前中間貯槽入口配管( ) 

迅速流体継手接続口( )～計

量・調整槽入口配管( ) 

迅速流体継手接続口( )～計

量・調整槽入口配管( ) 

迅速流体継手接続口( )～計量

補助槽入口配管( ) 
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前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

代

替

安

全

圧

縮

空

気

系 

迅速流体継手接続口( )～計量

補助槽入口配管( ) 

迅速流体継手接続口( )～計量

後中間貯槽入口配管( ) 

迅速流体継手接続口( )～計量

後中間貯槽入口配管( ) 

迅速流体継手接続口(

)～中継槽( ) 

迅速流体継手接続口( )

～計量前中間貯槽( ) 

迅速流体継手接続口( )

～計量前中間貯槽( ) 

迅速流体継手接続口( )

～計量前中間貯槽( ) 

迅速流体継手接続口( )

～計量前中間貯槽( ) 
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前処 A 

名称 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

外径＊1 

(mm) 

厚さ＊1 

(mm) 
材料 配管番号 

代

替

安

全

圧

縮

空

気

系 

迅速流体継手接続口( )

～計量後中間貯槽( ) 

迅速流体継手接続口( )

～計量後中間貯槽( ) 

迅速流体継手接続口( )

～計量・調整槽( ) 

迅速流体継手接続口( )

～計量・調整槽( ) 

迅速流体継手接続口( )

～計量補助槽( ) 

迅速流体継手接続口( )

～計量補助槽( ) 

注記 ＊1：主要寸法は，設工認申請記載の公称値を示す。 

＊2：重大事故等時における使用時の値。 
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代替安全圧縮空気系の系統説明図 別紙2 

注記 ＊：主要寸法は，設工認申請記載の公称値を示す。 

主要配管 

口径(A) 

及び板厚 

主要寸法＊ 

(mm) 

許容範囲 

(mm) 
根拠 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 

外径 
JIS G 3459 による 

材料公差 

厚さ 
JIS G 3459 による 

材料公差 
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No. シートNo 接続場所(配管番号) 

1 -11 

2 -11 

3 -11 

4 -11 

5 -11 

6 -11 

No シートNo 接続場所(配管番号) 

1 -12 

2 -12 

3 -13 

4 -13 

防
災
 
A
 
 

：代替安全圧縮空気系（当該設備の申請範囲） 

代替安全圧縮空気系の供給先(分離建屋) ＊1 

分離建屋 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

屋外 

代替安全圧縮空気系(高レベル廃

液ガラス固化建屋) ＊2 

代替安全圧縮空気用 20m

可搬型建屋外ホース 

代替安全圧縮空気系 

(分離建屋)＊1 

可搬型空気圧縮機 

代替安全圧縮空気用2m，10m

可搬型建屋内ホース 

第○○○○－〇図 代替安全圧縮空気系の系統図 

(屋外：分離建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋) 

 (重大事故等対処設備) 

代替安全圧縮空気系の供給先(高レベル廃液ガラス固化建屋) ＊2 

代替安全圧縮空気用 10m

可搬型建屋外ホース 
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