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原子力規制委員会 

 

 

 令和５年４月５日の原子力規制委員会において、「日本原子力発電株式会社敦

賀発電所２号炉の審査資料の誤り等を踏まえた今後の審査の進め方」について、

委員間で討議を行った結果、以下の内容について、日本原電の意思を確認するこ

ととした。 

 

 K 断層の連続性等※に関する申請内容について、令和５年８月 31 日までに

設置変更許可申請（平成 27 年 11 月５日付け申請（令和４年１月 12 日付

け一部補正））の一部補正を求める。 

 

※「敷地内の D-1 トレンチ内に認められる K断層の活動性及び原子炉建屋

直下を通過する破砕帯との連続性等の調査・評価結果を従前の説明に加

えて申請時の最新知見に照らして説明すること」（第 326 回原子力発電

所の新規制基準適合性に関する審査会合（平成28年２月４日）「資料１」

より抜粋） 
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