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 防災訓練の実施の結果について、原子力災害対策特別措置法第１３条の２第１項の規定に基づき報告し

ます。 

原子力事業所の

名称及び場所 

関西電力株式会社 美浜発電所 

福井県三方郡美浜町丹生６６号川坂山５－３ 

防 災 訓 練 実 施 

年月日 
２０２３年３月３日 

２０２２年１１月５日 
２０２２年１１月４日～２０２

２年１１月５日 

２０２２年１２月６日～２０２

２年１２月７日 

２０２２年４月１日～２０２３

年３月３１日 

防災訓練のため

に想定した原子

力災害の概要 

全交流電源喪失、原子炉冷却機能の喪失等により、原子力災害

対策特別措置法第１０条第１項および第１５条第１項に該当す

る事象に至る原子力災害を想定 

 

シビアアクシデント事象による

原子力災害を想定 

防災訓練の項目 緊急時演習（総合訓練） 要素訓練 要素訓練 

防災訓練の内容 

以下の訓練内容を含むシビアア

クシデントを想定した総合訓練

を実施 

(1)本部運営訓練 

(2)通報連絡訓練 

(3)緊急時モニタリング訓練 

(4)発電所退避誘導訓練 

(5)原子力災害医療訓練 

(6)全交流電源喪失対応訓練 

(7)アクシデントマネジメント

対応訓練 

(8)原子力緊急事態支援組織対

応訓練 

(1)原子力災害医療訓練 

(2)その他訓練 

a.プレス対応訓練 

b.後方支援活動訓練 

(1)本部運営（要員参集）訓練

(2)緊急時モニタリング訓練 

(3)全交流電源喪失対応訓練 

 

防災訓練の結果

の概要 
別紙１のとおり 別紙２のとおり 別紙３のとおり 

今後の原子力災

害対策に向けた

改善点 

別紙１のとおり 別紙２のとおり 別紙３のとおり 

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 



別紙１ 
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防災訓練の結果の概要（総合訓練） 

 
 
１．訓練の目的 

本訓練は、美浜発電所原子力事業者防災業務計画、美浜発電所原子力防災訓練中期計画（以

下、「美浜中期計画」という。）および原子力事業本部原子力防災訓練中期計画（以下、「事

業本部中期計画」という。）に基づき実施するものであり、あらかじめ定められた機能を有効

に発揮できることの確認を目的とする。 

美浜発電所緊急時対策所（発電所対策本部）においては、プラント設備状態の把握や、事故

対応手順の確認および情報共有等により、発電所対策本部活動の習熟を図ること、さらに２０

２１年度訓練の反省事項を踏まえた改善策の有効性を確認する。 

また、以下のとおり、重点項目を設定し、訓練で検証を行う。 

 

【美浜発電所における重点項目】 

・特重施設の活用判断 

【中期計画（２０２２年度重点）】 

・ＩＷＢ（電子ホワイトボード）記載ルールの定着化 

【２０２１年度訓練課題※】 

※：更なる防災能力向上のための気づき 

 

原子力施設事態即応センター（本店対策本部（若狭））においては、発電所対策本部や、本

店対策本部（中之島）、東京支社等と連携し、情報収集、情報連絡、原子力規制庁緊急時対応

センター（以下、｢ＥＲＣ｣という。）への対応が適切に行えることを確認する。 

 
２．実施日時および対象施設 

（１）実施日時 
２０２３年３月３日（金）１３：１０～１６：２８ 

（２）対象施設 
美浜発電所 １～３号機 
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３．実施体制、評価体制および参加人数 

（１）実施体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※） 統合原子力防災ネットワーク接続 

 
（２）評価体制 

評価者（発電所および本店社員（委託先の協力会社社員含む））を選任し、発電所対策本

部および本店対策本部の活動における手順の検証や対応の実効性などについて評価し、改善

点の抽出を行う。 
また、終了後には、訓練プレーヤ、訓練コントローラおよび評価者にて振り返りを実施

し、訓練全体を通した意見交換および気付き事項を集約し、課題の抽出を行う。 
 

（３）参加人数（全体）：２３３名 
〈内訳〉美浜発電所：１１６名 

（訓練プレーヤ：社内７８名、社外２１名、 

コントローラ：社内７名、 

評価者    ：社内４名、社外６名） 

本店対策本部（若狭）：１０１名 
（訓練プレーヤ：社内６８名、社外１８名 

コントローラ：社内８名、 
評価者    ：社内４名、社外３名） 

本店対策本部（中之島）、東京支社：１６名 
（訓練プレーヤ：社内１５名、 

コントローラ：社内１名） 

 
４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

全交流電源喪失、原子炉冷却機能の喪失などにより、原子力災害対策特別措置法（以下、

「原災法」という。）第１０条第１項および第１５条第１項に該当する事象に至る原子力災害

を想定する。  

通報連絡 

原子力規制庁

（ERC) 

派遣 
社 外 

関係機関 

通報連絡 

（※） 

通報連絡（模擬） 

東京支社・ 
本店対策本部（中之島） 

情報連絡 

技術支援 

協力要請 
原子力施設事態 
即応センター 

（本店対策本部（若狭）） 

協力会社等 

情報連絡 支援要請 
 

美浜原子力緊急事態

支援センター等 

美浜発電所 

緊急時対策所 

（発電所対策本部） 状況報告 
質疑応答 

支援 

 
オフサイトセンター 

情報連絡・支援要請 
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【事象概要】 

 

時刻 美浜１号機 美浜２号機 美浜３号機 
事象 
発生
前 

廃止措置段階、
冷却告示あり 

廃止措置段階、
冷却告示あり 

定格熱出力一定運転中 
予備変圧器作業中 
・77kV 丹生線受電停止中 

13:10 地震発生（美浜町：震度５弱） 
13:30 地震発生（美浜町：震度６弱） 
13:30 ・外部電源喪失 

→SBO 発生 
 

・外部電源喪失 
→SBO 発生 

 

・原子炉自動停止良好 
・外部電源喪失 
・A-DG 自動起動失敗 
・B-DG 自動起動成功 
・[特重母線]→非常用母線へのしゃ断器故障 
・T/DAFWP 自動起動 
【警戒事象（ＡＬ）・震度６弱以上の地震が発生】 

13:35   ・B-DG 不調兆候あり 
・T/DAFWP 不調兆候あり 

13:40   ・A,B-空冷 DG中央起動不可 
13:45 ・空冷 DG起動 ・B-空冷 DG起

動 
・［特重建屋］の電源切り替え完了 
→［特重発電機］起動。A機起動失敗、B機起動成功 
・号機間電力融通恒設ケーブル(1,2 号～3号)損傷により準備不
可 

・所内非常用高圧母線が１系統、当該母線への供給電源が非常用
ディーゼル発電機のみとなり、その状態が１５分間以上継続 

【警戒事象（ＡＬ２５） 全交流電源喪失の恐れ】 
13:55   ・B-DG 故障停止 →SBO 

→B-M/DAFWP 停止 
【警戒事象（ＡＬ２４）蒸気発生器給水機能喪失のおそれ】 
・1次系急速冷却開始(主蒸気逃がし弁全開) 

14:00   ・ECCS 作動(SBO のため不作動) 
14:04   ・T/DAFWP 故障停止(全給水喪失) 

・蒸気発生器狭域水位 0%未満 
【原災法第１０条事象（ＳＥ２４）蒸気発生器給水機能の喪失】 
・主蒸気逃がし弁全台開固着 

14:15   ・A,B-空冷 DG現地起動不可 
14:25   ・SBO 発生から 30分経過 

【原災法第１０条事象（ＳＥ２５）非常用交流高圧母線の３０分
間以上喪失】 

14:50   ・蒸気発生器広域水位 10%未満 
・[特重代替炉注ポンプ]によるフィード＆ブリード開始(ポンプ
起動後、不調兆候あり) 

【原災法第１５条事象（ＧＥ２４）蒸気発生器給水機能喪失後の
非常用炉心冷却装置注水不能】 

【原災法第１５条事象（ＧＥ２１）原子炉冷却材漏えい時におけ
る非常用炉心冷却装置による注水不能】 

【原災法第１０条事象（ＳＥ２１）原子炉冷却材漏えい時におけ
る非常用炉心冷却装置による一部注水不能】 

【警戒事象（ＡＬ２１） 原子炉冷却材の漏えい】 
【警戒事象（ＡＬ４２） 単一障壁の喪失または喪失の可能性】 

14:55   ・SBO 発生から 1時間経過 
【原災法第１５条事象（ＧＥ２５）非常用交流高圧母線の１時間
以上喪失】 

15:10   ・仮設中圧ポンプによる SGへの補助給水開始 
15:30 地震発生（美浜町：震度６弱） 
15:30   ・LOCA 発生 

・[特重代替炉注ポンプ]トリップ、予備機起動不可 
・C/V 高レンジエリアモニタ(高レンジ)指示ダウン 
・No.5 モニタポスト指示値不良 

15:35   ・4-3CDT、DCT しゃ断器故障を確認 
16:16   ・炉心出口温度 350℃超過 

【原災法第１０条事象（ＳＥ４２）２つの障壁の喪失または喪失
のおそれ】 

・[特重母線]→非常用母線へのしゃ断器（特重側）復旧完了 
・電源車起動完了 
・恒設代替低圧注水ポンプ起動 
→代替炉心注水開始 

16:28 訓練終了 
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５．防災訓練の項目 
緊急時演習（総合訓練） 

 
６．防災訓練の内容 

訓練プレーヤへ訓練シナリオを知らせないシナリオ非提示型訓練（ブラインド訓練）にて実施

した。また、プラント状況等の付与については、安全パラメータ表示システムを用いて訓練モー

ドのパラメータを使用し、訓練を実施した。 

（１）本部運営訓練 
（２）通報連絡訓練 
（３）緊急時モニタリング訓練 
（４）発電所退避誘導訓練 
（５）原子力災害医療訓練 
（６）全交流電源喪失対応訓練 
（７）アクシデントマネジメント対応訓練 
（８）原子力緊急事態支援組織対応訓練 
 
７．防災訓練の結果の概要および個別評価 

（１）本部運営訓練 
［目標］ 

・発生した原子力災害事故事象に対して、緊急時対策所に緊急時対策本部要員が参集し、

本部の設営を行い、美浜発電所対策本部、本店対策本部双方の防災組織が、各対策本部

内の指揮命令系統に基づき、情報共有、事故収束戦略の決定を行うとともに、連携して

事態に対処できること。 

・情報共有については、発電所対策本部が収集、整理したプラント情報、負傷者情報およ

び事故収束戦略情報等を、ＣＯＰ等を活用し、本店対策本部へ発信できること、本店対

策本部から外部の関係各所へ遅滞なく発信できること。 

［実施結果］ 
ａ．発電所対策本部 

・今回の訓練想定に対して、本部活動に係わるマニュアルに基づき、緊急時対策所に参集

し、防災体制を確立するとともに、発電所対策本部は、発電所対策本部内での情報共有

および事故収束戦略の検討・立案・決定・指示を指揮命令系統に基づいて実施した。ま

た、炉心損傷等発生時の現場活動への影響確認を実施した。 

・今回の訓練想定に対して、発電所対策本部は、ＣＯＰ等を活用して発電所対策本部内で

把握したプラント状況および決定した事故収束戦略を本店対策本部（若狭）に遅滞なく

共有した。 

・今回の訓練想定に対して、発電所対策本部は、プラント状況、発電所対策本部要員の活

動状況、負傷者情報等を情報共有システムに入力し、発電所対策本部内および本店対策

本部（若狭）等と遅滞のない情報共有を実施した。 

ｂ．本店対策本部（若狭） 
・今回の訓練想定に対して、本店対策本部（若狭）の活動に係わるマニュアルに基づき、

平日昼間における要員が、地震の発生連絡により、遅滞なく緊急時対策室に参集し、防

災体制を確立するとともに、各機能班の活動を開始した。 
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・今回の訓練想定に対して、本店対策本部（若狭）の活動に係わるマニュアルに基づき、

社内ＴＶ会議、電話会議、ＣＯＰおよび情報共有システムを用いた発電所、本店対策本

部（中之島）、ＯＦＣ事業者ブースとの情報共有を実施した。 

・今回の訓練想定に対して、本店対策本部（若狭）の活動に係わるマニュアルに基づき、

本店対策本部（若狭）内の情報共有、オンサイトの事故収束対応戦略の支援検討および

オフサイトの支援要請検討を実施した。 

・メーカー等との覚書に基づき、事故収束対応戦略の支援検討に係わるメーカー等への支

援要請を実施した。 

・今回の訓練想定に対して、ＥＲＣとの情報共有に係わるマニュアルに基づき、ＥＡＬ、

事故・プラント状況、事故収束対応戦略等をＥＲＣプラント班へ報告するとともに、Ｅ

ＲＣプラント班からの質疑対応を行い、情報共有を実施した。 

 
［実施評価］ 
ａ．発電所対策本部 

・原子力防災要員は、緊急時対策所へ参集し、発電所対策本部の体制確立が問題なく実施

できることを確認した。 

・発電所対策本部は、発電所対策本部内での情報共有および事故収束戦略の検討・立案・

決定・指示が指揮命令系統に基づいて実施できることを確認した。また、炉心損傷等発

生時の現場活動への影響確認が実施できることを確認した。 

・発電所対策本部は、発電所対策本部内で収集・共有されたプラント情報、負傷者情報お

よび事故収束戦略情報が遅滞なく本店対策本部（若狭）に共有できることを確認した。 

・以上より、発電所対策本部において、情報共有、事故収束戦略の決定が行えており、今

回の想定事象における対応能力を有しているものと評価する。 

ｂ．本店対策本部（若狭） 
・本店対策本部（若狭）の要員は、緊急時対策室へ参集し、体制確立が問題なく実施でき

ることを確認した。 

・本店対策本部（若狭）は、本店対策本部（若狭）内および関係箇所（本店対策本部（中

之島）、ＯＦＣ事業者ブース等）との情報共有ならびにオンサイト支援検討およびオフ

サイト支援検討が問題なく行えることを確認した。 

・即応センター情報チームは、ＥＡＬ、事故・プラント状況、事故収束対応戦略等をＥＲ

Ｃプラント班へ報告およびＥＲＣプラント班からの質疑対応をした結果、ＥＲＣプラン

ト班への情報共有が問題なく行えることを確認した。 

・以上より、本店対策本部（若狭）において、情報共有、オンサイト支援戦略およびオフ

サイト支援戦略の決定が行えており、今回の想定事象における対応能力を有しているも

のと評価する。 

 
（２）通報連絡訓練 
［目標］ 

・発電所対策本部は、プラントパラメータ等により事故及び被害状況を把握し、警戒事

象、原災法第１０条事象、原災法第１５条事象および応急措置等の通報連絡文の作成

を、通報連絡に係わるマニュアルに基づき実施するとともに、社内外関係機関への通報

連絡があらかじめ定められている連絡系統に基づいて対応できること。 
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［実施結果］ 
・今回の訓練想定に対して、発電所対策本部情報班員は、プラントパラメータ、機器故障

および負傷者に係る情報により、事故および被害状況を把握するとともに、通報連絡に

係わるマニュアルに基づき、警戒事態該当事象（以下、「ＡＬ」という。）、施設敷地

緊急事態該当事象（以下、「ＳＥ」という。）、全面緊急事態該当事象（以下、「Ｇ

Ｅ」という。）および応急措置（以下、「２５条報告」という。）に係る通報連絡文を

作成し、あらかじめ定められている連絡系統に基づいて通報連絡および着信確認を実施

した。 

［実施評価］ 
・発電所対策本部情報班は、各ＡＬ、ＳＥ、ＧＥの通報連絡文について作成し、全て１５

分以内に通報連絡を実施できていたことを確認した。また、２５条報告についても適切

な頻度で通報を実施できていることを確認できており、通報連絡文の作成、社内外関係

機関への通報連絡対応が定着しているものと評価する。 

 

（３）緊急時モニタリング訓練 
［目標］ 

・緊急時モニタリング指示に基づく必要なモニタリングポイントへの測定機器の配備・測

定を、緊急時モニタリングに係わるマニュアルに基づき実施し、測定結果について情報

共有システム等を用いて発電所対策本部内に共有できること。 

［実施結果］ 
・今回の訓練想定に対して、発電所対策本部放射線管理班員は、緊急時環境モニタリング

指示に基づく必要なモニタリングポイントへの測定機器の配備・測定を、緊急時環境モ

ニタリングに係わるマニュアルに基づき実施し、測定結果を本部に連絡した。また、測

定結果については、情報共有システムを用いて発電所対策本部内に共有した。 

［実施評価］ 
・発電所対策本部放射線管理班は、モニタリングポイントへの測定機器の配備・測定を実

施できていることを確認した。また、測定結果について、情報共有システムを用いて発

電所対策本部内に問題なく情報共有が実施できていることを確認した。 

・以上より、測定に係る操作・情報共有が定着しているものと評価する。 

 
（４）発電所退避誘導訓練 
［目標］ 

・発電所対策本部からの退避誘導指示を受けた発電所内の緊急事態応急対策等の活動に従

事しない者について、退避に係わるマニュアルに基づき、退避誘導員による退避誘導お

よび発電所対策本部による発電所立入制限措置の指示が行えること。 

 

［実施結果］ 
・今回の訓練想定に対して、発電所対策本部総務班の退避誘導員は、退避誘導に係わるマ

ニュアルに基づき、発電所内の緊急事態応急対策等の活動に従事しない者に対して、構

内放送装置を用いて発電所構内退避時集合場所への一時退避の指示を実施した。その

後、総務指揮者からの指示に基づき、発電所構外の一時退避場所までの避難を実施し

た。 
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・今回の訓練想定に対して、発電所対策本部総務班の退避誘導員は、退避誘導に係わるマ

ニュアルに基づき、集合した一時退避者に対してプラント状況を簡潔かつ正確に説明を

実施した。 

・発電所対策本部安全管理班員は、警戒体制の発令を受けて、本部活動に係わるマニュア

ルに基づき、発電所への立入制限措置の指示を実施した。 

［実施評価］ 
・発電所対策本部総務班は、退避誘導員による一時退避に係る指示、一時退避場所への誘

導および一時退避者へのプラント状況説明が実施できていることを確認した。 

・発電所対策本部安全管理班は、発電所への立入制限措置の実施に係る指示が実施できて

いることを確認した。 

・以上より、発電所退避誘導に係る避難誘導、立入制限措置に対する対応が定着している

ものと評価する。 

 

（５）原子力災害医療訓練 
［目標］ 

・発電所対策本部において、発電所構内で発生した傷病者（放射性物質汚染を伴う傷病者

含む）に対して、救急対応に係わるマニュアルに基づく汚染除去等の応急措置および管

理区域外への搬出が行えること。また、本店対策本部および原子力安全研究協会への傷

病者情報の共有が行えること。 

［実施結果］ 
・発電所対策本部総務班および放射線管理班は、３号機の管理区域内で発生した放射性物

質汚染を伴う負傷者に対して、救急対応に係わるマニュアルに基づき、汚染除去等の応

急処置を実施し、負傷者を管理区域外へ搬出した。 

・発電所対策本部総務班および発電所対策本部対外対応専任者は、発電所対策本部内およ

び本店対策本部（若狭）への負傷者に関する情報の共有を実施した。 

・本店対策本部（若狭）は原子力安全研究協会に対し、警戒事態該当事象および特定事象

の発生と医療スタッフの派遣依頼について通報連絡訓練を実施した。 

・本店対策本部（若狭）は美浜オフサイトセンター医療班（模擬）に緊急連絡票を送付し

て、負傷者に関する情報の共有を実施した。 

［実施評価］ 
・発電所対策本部総務班および放射線管理班は、放射性物質汚染を伴う負傷者に対する汚

染除去等の応急処置、管理区域外への搬出ができることを確認した。 

・発電所対策本部総務班は本店対策本部（若狭）への負傷者情報の共有に際し、緊急連絡

票を用いることで、負傷者の汚染状況の有無、傷病箇所等の情報を共有できることを確

認した。 

・本店対策本部（若狭）から原子力安全研究協会への情報連携が問題なく実施できること

を確認した。 

・以上より、原子力災害医療に係る応急措置等の対応が定着しているものと評価する。 
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（６）全交流電源喪失対応訓練 
［目標］ 

・発電所対策本部において、全交流電源喪失時におけるプラントの事故状況を踏まえた炉

心注水確保に関する検討および事故対応の選定を行い、事故対応に係わるマニュアルに

基づく運転操作が行えること。 

［実施結果］ 
・今回の訓練想定に対して、発電所対策本部は、全交流電源が喪失し、かつＬＯＣＡが発

生した３号機において、事故対応に係わるマニュアルに基づき、ＳＧの除熱手段や代替

炉心注水手段（特重施設の活用を含む）の検討および事故対応の選定を実施した。ま

た、格納容器破損防止の観点についても、炉心損傷に至る可能性を考慮して、事故対応

に係わるマニュアルを柔軟に活用し、代替格納容器注水手段（特重施設の活用を含む）

の検討および事故対応の選定を実施した。 

［実施評価］ 
・発電所対策本部は、特重施設の活用を含む訓練想定に対して、３号機のプラントの事故

状況を踏まえた炉心注水確保や格納容器破損防止に関する検討および事故対応の選定が

実施できていることを確認した。 

・以上より、全交流電源喪失下における対応が定着しているものと評価する。 

 

（７）アクシデントマネジメント対応訓練 
［目標］ 

・発電所対策本部において、事象の進展に基づき、シビアアクシデントを想定したアクシ

デントマネジメント策の検討（使用可能な設備・機能の把握、対策の有効性及び実施可

否の確認、判断）が事故対応に係わるマニュアルに基づき行えること。 

［実施結果］ 
・今回の訓練想定に対して、発電所対策本部は、事故対応に係わるマニュアルに基づき、

ユニット指揮者を中心として、使用可能な設備・機能の把握、事故収束戦略の立案、対

策の有効性および実施可否の確認・判断を実施するとともに、予期せぬ事態に際し、事

故対応に係わるマニュアルを柔軟に活用し、臨機の判断・対応を実施した。 

・今回の訓練想定に対して、発電所対策本部の指示により、事故対応に係わるマニュアル

に基づき、緊急安全対策要員は、３号機において電源車による代替電源からの給電に関

する現場操作を実施した。 

・発電所対策本部および緊急安全対策要員は、現場で発生した手順書には記載のない予期

せぬ事態（電源車のパンク、別の電源車のエンジン始動不可）および外乱（外部からの

執拗な問い合わせ、現場要員の家族への安否確認の申し出）の付与に対しても、落ち着

いて着実に対応を実施した。 

［実施評価］ 
・発電所対策本部は、事象の進展に基づくアクシデントマネジメント策の検討が問題なく

実施できていることを確認した。 
・緊急安全対策要員は、発電所対策本部の指示により、事故対応に係わるマニュアルに基

づき、３号機の電源車による代替電源からの給電に関する現場操作が確実に実施できて

いることを確認した。 
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また、発電所対策本部および緊急安全対策要員は、現場で発生した予期せぬ事態およ

び外乱を付与された環境下において、代替対応手段を検討し、必要な指示および現場対

応ができることを確認した。 
・以上より、アクシデントマネジメントの対応が定着していると評価するとともに、予期

せぬ事態や外乱に際し、臨機の判断・対応を要求する訓練を実施できたことから、発電

所対策本部の能力向上に資することができたと評価する。 
 

（８）原子力緊急事態支援組織対応訓練 
［目標］ 

・美浜原子力緊急事態支援センターへの支援要請について、本店対策本部から美浜原子力

緊急事態支援センターの支援要請の連絡を協定等に基づき行い、必要な情報を連絡でき

ること。 

［実施結果］ 
・発電所対策本部からの支援要請を受け、本店対策本部（若狭）原子力設備班は、協定に

基づき、美浜原子力緊急事態支援センターへ、特定事象発生連絡や必要な支援要請（要

員、無線資機材）について連絡を実施した。 
［実施評価］ 

・本店対策本部（若狭）原子力設備班は、美浜原子力緊急事態支援センターへの特定事象

発生連絡や必要な支援要請（要員、無線資機材）について実施できており、対応が定着

しているものと評価する。 
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８．防災訓練の評価 

（１）総合的な評価 
今回の訓練目的であるａ．～ｃ．の確認項目については、以下の評価を踏まえ、訓練の目

的は達成できたと評価する。 
ａ．「あらかじめ定められた機能を有効に発揮できることの確認」 

美浜中期計画ならびに事業本部中期計画に基づく「あらかじめ定められた機能を有効に発

揮できることの確認」は、７．防災訓練の結果の概要および個別評価のとおり概ね目標を達

成することができた。 
ｂ．「対策本部活動の習熟を図ることの確認」 

美浜中期計画ならびに事業本部中期計画に基づく「対策本部活動の習熟を図ることの確認」

は、７．防災訓練の結果の概要および個別評価のとおり、美浜発電所原子力防災業務計画に

定める訓練内容を実施することで概ね目標を達成することができた。 
ｃ．「２０２１年度課題改善策等の有効性を検証」 

美浜中期計画ならびに事業本部中期計画に基づく「２０２１年度課題改善策等の有効性を

検証」は、８．（２）ａ①、ａ②の改善結果のとおり改善を図ることができた。 
 

（２）重点項目に対する評価 
今回の訓練において美浜発電所および原子力事業本部は、後述する検証結果を踏まえ、各

重点項目の実施内容の対応および課題改善策が有効であったと評価する。 
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ａ．美浜発電所 
［検証項目］ 

① 特重施設の活用判断【中期計画（２０２２年度重点）】 

② ＩＷＢ（電子ホワイトボード）記載ルールの定着化【２０２１年度訓練課題※】 

※：更なる防災能力向上のための気づき 

［検証結果］ 

① 特重施設の活用判断【中期計画（２０２２年度重点）】 

７．防災訓練の結果の概要および個別評価（６）全交流電源喪失対応訓練の［実

施結果］のとおり。 

② ＩＷＢ（電子ホワイトボード）記載ルールの定着化【２０２１年度訓練課題※】 

※：更なる防災能力向上のための気づき 

前回の訓練における今後の改善点 今回の訓練への反映状況および今後の対応 

(問題) 

緊急時対策所内の情報を整理するＩ

ＷＢ（電子ホワイトボード）の入力者は、

事業本部との円滑な情報共有のため本

部内でやり取りする情報を速やかに入

力する必要があるが、プラント情報、故

障復旧状況、負傷者状況等の多様な情報

を聞き取り、概要を要約のうえ入力して

いる。この入力作業を実施するにあた

り、初動対応を記載する様式から時系列

を記載する様式への切替タイミング、時

系列を記載する様式に入力する情報と

内容、訂正の方法等の運用を個人の裁量

で実施していたため、ＩＷＢ入力者が変

わった場合に事業本部との情報連携に

おいて認識の齟齬が起こる恐れがある。 

（課題） 

個人の裁量で実施している部分につ

いて、ＩＷＢ入力者が変わった場合でも

同じ認識で入力作業を実施できるよう

に見える化する必要がある。 

（原因） 

ＩＷＢ入力者が個人の裁量で実施し

ている部分について、2021 年度、初めて

大飯の防災訓練にて実施した方法であ

るため、同じ認識で入力作業を実施でき

るような運用マニュアルが整備されて

いなかった。 

（対策） 

ＩＷＢ入力作業について、２０２１年

度の美浜の訓練にて抽出された課題お

よび大飯の訓練の実績を踏まえて課題

を集約のうえ、運用の最適化を図った運

用マニュアルを作成し、対象者に向けた

教育を実施することで、ＩＷＢ入力者が

変わった場合でも同じ認識で入力作業

を実施できるようにする。 

（対策） 

ＩＷＢ入力に関する運用マニュアルを制

定し、所内の緊急時対応に係る共有サイト

へ登録するなど、いつでも参照して入力作

業ができる環境を整備し所内周知するとと

もに、ＩＷＢ入力者に対する教育を実施し

た。訓練では、本マニュアルに基づき記載

ルールどおりにＩＷＢ入力を実施した。 

（結果） 

対応を実施した結果、ＩＷＢ入力者は初

動対応を記載する様式から時系列を記載

する様式への移行タイミング、入力すべき

情報と内容、訂正の方法等を記載ルールど

おり適切に行えるようになっていること

を確認した。 

訓練においても、運用マニュアルに基づ

きＩＷＢ入力することで、事業本部との情

報連携も認識の齟齬なく実施できている

ことを確認できた。 

以上により、マニュアルの整備・教育に

よって、ＩＷＢ入力者が変わった場合でも

個人の裁量によらず同じ認識で入力作業

ができることを確認した。 
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９．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

（１）ＣＯＰ発行時のトラブル対応に係る改善 

問
題 

ＣＯＰ２により、発電所内外に事象収束戦略を共有しているが、２回目のブリーフィ

ングに向け入力を行ったのち保存する際に入力内容が消失する事象が発生した。その後

速やかに再入力を行い共有を行ったが、発電所内外への情報共有の即時性が損なわれる

可能性があった。 
 また、上記ＣＯＰについて、ＥＲＣ配布完了までに２０分以上を要した。ＣＯＰの配

布が迅速に行われないことで、即応センターとＥＲＣプラント班との間の情報共有の即

時性が損なわれる可能性がある。 

課
題 

ＣＯＰの作成が遅延した場合やシステムトラブル発生時において迅速に対応できる

よう、情報共有の仕方等を具体的にまとめた対応マニュアルを作成する必要がある。 
 また、発電所でのＣＯＰの発行からＥＲＣリエゾンによる配布が迅速に行われるよう

情報伝達の仕組みを改善する必要がある。 

原
因 

１．１４：１０発行のＣＯＰ２をシステム登録する際に、ボタンの押し間違えによりデ

ータが消失した。消失データの捜索およびＣＯＰ２の再作成・再発行・システム登

録に時間を要した。 
２．ＣＯＰ２の再作成は１４：１５に行われたため、１４：１０に発行した設備状況を

示すＣＯＰ４と発行時刻が異なっていた。そのため、本店対策本部要員はＥＲＣリ

エゾン側へ連絡してよいものかどうかの確認に時間を要した。 

対
策 

［原因１．］ 
・ボタンの押し間違え防止策としてシステム改修を検討する。 
・ＣＯＰ作成時にこまめに「一時保存」することをマニュアルに記載する。 

［原因１．２．］ 
・あらかじめ想定するべき事象と対応を事前検討し、マニュアルに反映する。 

 
（２）ERC プラント班への手書き帳票の共有タイミングに係る改善 

問
題 

COP を活用した事故収束戦略の説明について、一部 ERC プラント班の手元へ届く前

に、書画に投影しながら口頭で説明を実施した。その結果、限られた時間において十分

に戦略を伝達できなかった。 
情報共有の即時性を考慮し、ERC プラント班への送付前に書画装置を用いての口頭

説明を実施したものであるが、COP が ERC プラント班の手元にない状態では、戦略の

写し書き等に時間を要し、却って情報共有の迅速性が損なわれる結果となった。 

課
題 

書画投影しながらの口頭説明では迅速な情報共有が困難である COP（手書き含む）に

ついては、ERC プラント班が迅速に内容が理解できるよう、確実に手元に届いてから説

明を実施する必要がある。 

原
因 

手書き COP については、ERC プラント班への説明後にスキャンデータを送付する手

順となっていたため、説明時に手元に届けることができなかった。 

対
策 

手書き COP は説明前に ERC プラント班へデータを送付するよう、手順を見直す。

なお、手書き COP の ERC への送付・配布には 3 分程度しかかかっておらず、これによ

る情報共有の即時性への影響は軽微と考える。 
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１０．その他 

（１）新型コロナ感染症対策について 
今回の訓練において、以下の対策を実施した。結果、コロナ対策を実施した中でも防災活

動が行えることを確認した。 
ａ．発電所対策本部（美浜） 

○発電所対策本部入口にアルコール消毒液を配備 

○発電所対策本部入口にサーマルカメラを設置 

○発電所対策本部活動中に常時換気の実施 

○発電所対策本部活動時にはマスクを着用 

○訓練上必要となる最少人数で実施 

ｂ．本店対策本部（若狭） 
○本店対策本部入口にアルコール消毒液を配備 

○本店対策本部入口にサーマルカメラを設置 

○本店対策本部において、座席が対面となる箇所にはアクリル板を設置 

○本店対策本部活動時にはマスクを着用 

○一部要員の対策本部隣室または執務室からの参加 

 

以 上 



別紙２ 
 

1 

防災訓練の結果の概要（要素訓練） 

 

１．訓練の目的 

  本訓練は、発電所において原子力災害が発生した場合に、あらかじめ定められた機能を有効

に発揮できるように実施する訓練であり、手順書の適応性や必要な要員・資機材確認等の検証

を行うとともに、反復訓練によって手順の習熟および改善を図るものである。 

 

２．実施日および対象施設 

（１）実施日 

２０２２年１１月５日（土） 

２０２２年１１月４日（金）～２０２２年１１月５日（土） 

（２）対象施設 

美浜発電所 

 

３．実施体制、評価体制および参加人数 

（１）実施体制 

訓練の実施責任者を設け、参加者が訓練を行う。詳細は、「添付資料」のとおり。 

（２）評価体制 

計画通り訓練が実施されていることを実施責任者が確認する。 

（３）参加人数 

「添付資料」のとおり。 

 

４．原子力災害想定の概要 

（１）原子力災害医療訓練（オンサイト医療） 

原子力災害発生時の傷病者発生を想定 

（２）その他訓練 

a.プレス対応訓練 

原子力災害発生時のＥＲＣ広報班との連動したプレス対応、情報発信ツールを使った

外部への情報発信を行う状態を想定 

b.後方支援活動訓練 

(a) 原子力事業所災害対策支援拠点設営・運営訓練 

美浜発電所での発災、美浜整備センターにて現地支援拠点の設置等を想定 

(b) 原子力事業者支援連携訓練 

他電力からの電源車融通が必要な事象を想定 

(c) 原子力緊急事態支援組織対応訓練 

原災法第１０条事象が発生し、原子力緊急事態支援組織の遠隔操作資機材が必要とな

ることを想定 
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５．防災訓練の項目 

要素訓練 

 

６．防災訓練の内容 

（１）原子力災害医療訓練（オンサイト医療） 

（２）その他訓練 

a.プレス対応訓練 

b.後方支援活動訓練 

(a) 原子力事業所災害対策支援拠点設営・運営訓練 

(b) 原子力事業者支援連携訓練 

(c) 原子力緊急事態支援組織対応訓練 

 

７．訓練結果の概要（「添付資料」参照） 

各要素訓練の結果の概要は「添付資料」のとおり。 

 

８．訓練の評価 
各要素訓練について定められた手順通りに訓練が実施されていることを確認できた。 

評価結果は、「添付資料」のとおり。 
 
９．今後の通報連絡に向けた改善点 

要素訓練で抽出された改善点および今後に向けた改善点は、「添付資料」のとおり。 

 

 以 上 

 

〈添付資料〉要素訓練の概要 



 
 

添付資料 
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（１）原子力災害医療訓練（オンサイト医療）（訓練実施日：２０２２年１１月５日、参加人数：１７名） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、 

②参加者） 

評価結果 抽出された改善点 
今後の原子力災害対策 

に向けた改善点 

・医務室及び処置室の状況確認、医療資機材等の確認、

患者搬送の動線確認、実動訓練への参加及び意見交換
等を実施した。 

①人財・安全推進ＧＣＭ 

②本店対策本部要員、 
緊急時対策本部要員 

良 特になし 
特になし 

今後に向けて更なる習熟を図る。 

 

（２）その他訓練 

a.プレス対応訓練（訓練実施日：２０２２年１１月４日～２０２２年１１月５日、参加人数：１３名） 

概要 

実施体制 

（①実施責任者、 
②参加者） 

評価結果 抽出された改善点 
今後の原子力災害対策 

に向けた改善点 

・ＥＲＣ広報班と連動したプレス対応訓練、情報発信ツ
ールを使った外部への情報発信訓練を実施した。 

①広報ＧＣＭ 
②本店対策本部要員、 

東京支社要員 
良 特になし 

特になし 
今後に向けて更なる習熟を図る。 

 



 
 

添付資料 
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b.後方支援活動訓練 

(a)原子力事業所災害対策支援拠点設営・運営訓練（訓練実施日：２０２２年１１月４日～２０２２年１１月５日、参加人数：３５名） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、 
②参加者） 

評価結果 抽出された改善点 
今後の原子力災害対策 

に向けた改善点 

・美浜整備センターに現地支援拠点を設置、前線施設等
の設営を実施した。 

・若狭支援連携（日本原電、ＪＡＥＡ）への支援要請、

要員参集および支援連携本部の運営を実施した。 

①安全・防災ＧＣＭ 
②本店対策本部要員 

良 特になし 
特になし 
今後に向けて更なる習熟を図る。 

(b)原子力事業者支援連携訓練（訓練実施日：２０２２年１１月４日～２０２２年１１月５日、参加人数：２名） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、 

②参加者） 

評価結果 抽出された改善点 
今後の原子力災害対策 

に向けた改善点 

・中国電力からの高圧電源車搬入・接続訓練を実施し
た。 

①安全・防災室課長 
②緊急時対策本部要員 

良 特になし 
特になし 
今後に向けて更なる習熟を図る。 

(c)原子力緊急事態支援組織対応訓練（訓練実施日：２０２２年１１月４日～２０２２年１１月５日、参加人数：４名） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、 
②参加者） 

評価結果 抽出された改善点 
今後の原子力災害対策 

に向けた改善点 

・原子力緊急事態支援組織への支援要請、遠隔による重
機操作訓練を実施した。 

①安全・防災ＧＣＭ 
②本店対策本部要員 

緊急時対策本部要員 

良 特になし 
特になし 
今後に向けて更なる習熟を図る。 
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防災訓練の結果の概要（要素訓練） 

 

１．訓練の目的 

  本訓練は、発電所において原子力災害が発生した場合に、あらかじめ定められた機能を有効

に発揮できるように実施する訓練であり、手順書の適応性や必要な人員・資機材確認等の検証

を行うとともに、反復訓練によって手順の習熟および改善を図るものである。 

 

２．実施日および対象施設 

（１）実施日 

        ２０２２年１２月６日（火）～２０２２年１２月７日（水） 

    ２０２２年４月１日（金）～２０２３年３月３１日（金） 

  (上記期間で計画的に実施した。) 

（２）対象施設 

    美浜発電所 

 

３．実施体制、評価体制および参加人数 

 （１）実施体制 

    訓練ごとに実施責任者を設け、参加者が訓練を行う。 

    詳細は、「添付資料」のとおり。 

（２）評価体制 

定められた手順どおりに訓練が実施されたかを実施責任者が評価する。また、訓練を通

じて要改善事項がなかったかを確認する。 

（３）参加人数 

「添付資料」のとおり。 

 

４．原子力災害想定の概要 

（１）本部運営（要員参集）訓練 

重大事故等発生時の発電所構外から発電所構内への移動を想定 

（２）緊急時モニタリング訓練 

重大事故等発生時の発電所敷地内および敷地境界付近において、代替モニタ等による空

間放射線量率の測定、環境試料の採取および測定を行う状態を想定 

（３）全交流電源喪失対応訓練 

全交流電源喪失、緊急時の除熱機能喪失および使用済燃料ピット除熱機能喪失の状態を

想定 
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５．防災訓練の項目 

  要素訓練 

 

６．防災訓練の内容 

（１）本部運営（要員参集）訓練 

（２）緊急時モニタリング訓練 

（３）全交流電源喪失対応訓練 

 

７．防災訓練の結果の概要（「添付資料」参照） 

（１）本部運営（要員参集）訓練 

・重大事故等発生時、丹生地区等から緊急時対策所への移動を想定した訓練を実施。 

（２）緊急時モニタリング訓練 

・可搬式モニタリングポスト等によるモニタリングポストの代替措置、環境試料の採取お

よび測定の実動訓練を実施。 

（３）全交流電源喪失対応訓練 

・全交流電源喪失、緊急時の除熱機能喪失および使用済燃料ピット除熱機能喪失を踏まえ

た緊急安全対策の個別対応操作について、実動訓練を実施。 

・シビアアクシデント対策に係る訓練として、放射性物質拡散抑制、水素爆発防止、中央

制御室等の環境維持、可搬型計測器の接続や使用方法、常用通信連絡設備機能喪失時へ

の対応ならびに津波・地震等に対する対応を踏まえた緊急安全対策の個別対応操作につ

いて、緊急安全対策要員等による実動訓練を実施。 

・訓練にあたり、本設機器へ直接影響が生じる手順は模擬とし、現場での操作確認または

机上での手順確認を実施。 

 

８．訓練の評価 

  各要素訓練について定められた手順どおりに訓練が実施されていることを確認できた。 

訓練毎の評価結果は、「添付資料」のとおり。 

    

９．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

 各要素訓練で抽出された改善点および今後に向けた改善点は、「添付資料」のとおり。 

 
以 上 

 
〈添付資料〉 

要素訓練の概要 
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１．本部運営（要員参集）訓練（訓練実施日:２０２２年１２月６日～２０２２年１２月７日、参加人数２０名） 

概要 
実施体制 

（① 実施責任者、②参加者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対

策に向けた改善点 

本部運営（要員参集）訓練  

(1)①所長室課長（総務） 

②緊急時対策本部要員 

良 特になし 特になし (1) 事象発生により、発電所構外から緊急安全対策要員

の参集訓練を実施 

 

２．緊急時モニタリング訓練（訓練実施日:２０２２年４月１日～２０２３年３月３１日の間に適宜反復訓練を実施(当該期間内で計７６回実施)、参加人数：１３０名） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、②参加者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対

策に向けた改善点 

緊急時モニタリング訓練 

(1)①安全・防災室長 

②緊急安全対策要員の内、給水要員 
良 特になし 

特になし 

今後に向けて更な

る習熟を図る 

(1)可搬式モニタリングポスト等によるモニタリングポ

ストの代替措置、環境試料の採取および測定の実動

訓練を実施 

３．全交流電源喪失対応訓練（訓練実施日: ２０２２年４月１日～２０２３年３月３１日の間に適宜反復訓練を実施(当該期間内で計１０７７回実施)） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、②参加者） 

訓練回数 

参加人数 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対

策に向けた改善点 

緊急時の電源確保に係る訓練 

(1)①安全・防災室長 

②緊急安全対策要員の内、給水要員、 

運転支援要員、電源要員 

 

良 

可搬式オイルポンプによる給油手

順について、給油ホースダクト蓋

の開閉運用が不明確であったた

め、漏油確認の観点で給油時は開

放し、給油が完了すれば閉止する

ことを手順書に追記し明確化を図

った。 

特になし 

今後に向けて更な

る習熟を図る。 

 

 

(1)空冷式非常用発電装置等による電源確保の

実動訓練を実施 

 

９５回 

３８６名 
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概要 
実施体制 

（①実施責任者、②参加者） 

訓練回数 

参加人数 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対

策に向けた改善点 

緊急時の除熱機能確保に係る訓練  

(1)①安全・防災室長 

②緊急安全対策要員の内、設備要員、

給水要員 

(2)①安全・防災室長  

②緊急安全対策要員の内、運転支援要

員、電源要員、設備要員、給水要員 

 

(3)①安全・防災室長 

②緊急安全対策要員の内、設備要員、

給水要員 

 

良 

緊急時活動エリアの一部でＰＨＳ

の電波状態が悪く、接続が不安定

であったため、ＰＨＳアンテナの

増強工事を実施。 

 

大容量ポンプへの給油時の接地線

取付場所を手順書に追記し、明確

化を図った。 

特になし 

今後に向けて更な

る習熟を図る。 

(1)送水車等による蒸気発生器への給水 

 

(2)可搬式代替低圧注水ポンプ等による原子炉

圧力容器等への注水の実動訓練を実施 

 

 

(3)大容量ポンプを用いたＡ格納容器循環冷暖

房ユニットによる格納容器内自然対流冷却

等の実動訓練を実施 

 

８７回 

３１１名 

 

 

１４７回 

３５５名 

 

５４回 

３１１名 

 

使用済燃料ピットの除熱機能確保に係る訓練  

(1)①安全・防災室長 

②緊急安全対策要員の内、運転支援 

要員、電源要員、設備要員、給水要

員 

 

良 特になし 

特になし 

今後に向けて更な

る習熟を図る。 

(1)送水車等による使用済燃料ピットへの給水

等の実動訓練を実施 

１１１回 

３５５名 

シビアアクシデント対策に係る訓練      

(1)放水砲による大気への拡散抑制等の実動訓

練を実施 

(1)①安全・防災室長   

②緊急安全対策要員の内、運転支援要

員、電源要員、設備要員、給水要員 

９８回 

３８６名    

(2)ガスクロマトグラフ等による格納容器内等

の水素濃度測定の実動訓練を実施 

(2)①安全・防災室長 

②緊急安全対策要員の内、運転支援要

員、電源要員、設備要員 

２２回 

１１０名 良 特になし 

特になし 

今後に向けて更な

る習熟を図る。 

(3)中央制御室等の環境維持の実動訓練を実施 (3)①安全・防災室長 

②緊急時対策本部要員および緊急安

全対策要員の内、運転支援要員、電

源要員、設備要員、給水要員 

９９回 

３８６名 
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概要 
実施体制 

（①実施責任者、②参加者） 

訓練回数 

参加人数 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対

策に向けた改善点 

(4)可搬型計測器等によるパラメータ採取の実

動訓練を実施 

(4)①安全・防災室長 

②緊急安全対策要員の内、設備要員、

給水要員 

２９回 

１９６名    

(5)常用通信連絡設備機能喪失時への対応の実

動訓練を実施 

(5)①安全・防災室長 

②緊急時対策本部要員および緊急安

全対策要員の内、運転支援要員、電

源要員、設備要員、給水要員、ガレ

キ除去要員、消火活動要員 

１６４回 

４６０名 

  

 

(6)放水砲及び泡混合器による航空機燃料火災

への泡消火の実動訓練を実施 

(6)①安全・防災室長 

②緊急安全対策要員の内、運転支援要

員、電源要員、設備要員、給水要員、

消火活動要員 

５４回 

２６８名 
良 特になし 

特になし 

今後に向けて更な

る習熟を図る。 

(7)アクセスルートの状況確認訓練を実施 (7)①安全・防災室長 

②緊急安全対策要員の内、給水要員ガ

レキ除去要員 

１６回 

１６１名    

(8)大規模損壊の対策に係る実動訓練を実施 (8)①安全・防災室長 

②緊急安全対策要員の内、設備要員、

給水要員、消火活動要員 

８５回 

３５４名    

(9)大規模損壊の対策に係る本部連携訓練を実

施 

 

(9)①安全・防災室長 

②緊急時対策本部要員および緊急安

全対策要員の内、消火活動要員 

１回 

１２名    

(10)ブルドーザによる模擬がれき等を用いた

実動訓練を実施 

(10)①安全・防災室長 
②緊急安全対策要員の内、ガレキ除

去要員 

１５回 

３１名    

 


