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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 30 条 逆止め弁】 
 

要求事項との対比表 

30 条-1 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

紫色：基本設計方針（前）と基本設計方針（後）との対比 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（前） 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備考 

（逆止め弁） 

第三十条 放射性物質を含む一

次冷却材を内包する容器若しく

は管又は放射性廃棄物を処理す

る設備（排気筒並びに第四十条

及び第四十三条に規定するもの

を除く。第四十七条において同

じ。）へ放射性物質を含まない流

体を導く管には、逆止め弁を設

けなければならない。ただし、放

射性物質を含む流体が放射性物

質を含まない流体を導く管に逆

流するおそれがない場合は、こ

の限りでない。① 

【解釈】 

１ 第３０条に規定する「逆流

するおそれがない場合」とは、直

接接続されていない場合、又は

十分な圧力差を有している場合

をいう。① 

 

 

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 放射性物質を含む原子炉冷

却材を内包する容器若しくは

管又は放射性廃棄物処理設備

（排気筒並びに廃棄物貯蔵設

備及び換気設備を除く。）へ放

射性物質を含まない流体を導

く管には，逆止め弁を設ける設

計とし，放射性物質を含む流体

が放射性物質を含まない流体

側へ逆流することによる汚染

拡大を防止する。 

 

 

 ただし，上記において，放射

性物質を含む流体と放射性物

質を含まない流体を導く管が

直接接続されていない場合又

は十分な圧力差を有している

場合は，逆流するおそれがない

ため，逆止め弁の設置を不要と

する。 

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 放射性物質を含む原子炉冷

却材を内包する容器若しくは

管又は放射性廃棄物処理設備

（排気筒並びに廃棄物貯蔵設

備及び換気設備を除く。）へ放

射性物質を含まない流体を導

く管には，逆止め弁を設ける設

計とし，放射性物質を含む流体

が放射性物質を含まない流体

側へ逆流することによる汚染

拡大を防止する。 

①【30 条 1】 

 

 ただし，上記において，放射

性物質を含む流体と放射性物

質を含まない流体を導く管が

直接接続されていない場合又

は十分な圧力差を有している

場合は，逆流するおそれがない

ため，逆止め弁の設置を不要と

する。 

①【30 条 2】 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

該当箇所なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

該当箇所なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

・技術基準規則の要求事項に

対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に

対する基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

・差異なし。 

 

 

 

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5. 設備に対する要求 

5.6 逆止め弁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（共通） 

5. 設備に対する要求 

5.6 逆止め弁 

 

 

 

 

 

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 
 



 

 

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-6 

【第 30 条 逆止め弁】 
様式-6 

30 条－1 

―：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

あ：前回提出時からの変更箇所 

各条文の設計の考え方                                

第 30 条（逆止め弁） 

1. 技術基準規則の条文，解釈への適合性に関する考え方 

No. 
基本設計方針で 

記載する事項 
適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 説明資料等 

① 

放射性物質を含まな

い流体を導く管への

逆止め弁の設置 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 
1 項 1 a,b 

 2. 設置許可本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

No. 項目 考え方 説明資料等 

― ― ― ― 

 3. 設置許可添八のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

No. 項目 考え方 説明資料等 

― ― ― ― 

4. 詳細な検討が必要な事項 

No. 記載先 

a 原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 

b 原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 

※ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 

 


