
 

 

 廃炉発官Ｒ５第１４１号 

令和５年１２月２２日 

 

原 子 力 規 制 委 員 会 殿 

 

 

                                東京都千代田区内幸町１丁目１番３号 

                                   東京電力ホールディングス株式会社 

            代表執行役社長   小早川  智明 

 

 

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 変更認可申請書の 

一部補正について 

 

 

令和５年８月１０日付け廃炉発官Ｒ５第６１号をもって申請しました福島第一原

子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 変更認可申請書を別紙の通り一部補正

をいたします。 

 

                                                              以 上 

 

  



別紙（1 / 1） 
 

「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」及び「福島第一原子力

発電所 特定原子力施設に係る実施計画 別冊集」について，下記の箇所を別添の通

りとする。 

 

補正箇所，補正理由及びその内容は以下の通り。 

   

○福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 

２号機燃料取り出し用構台設置に伴うランウェイガーダ挿入箇所の施工につい

て，審査の進捗を踏まえ，以下の通り補正を行う。 

併せて，２号機原子炉建屋と燃料取り出し用構台間に設置する棟間ダンパー取付

用のあと施工アンカーについて，現場の施工実績の反映を行う。 

 

Ⅱ 特定原子力施設の設計，設備 

2 特定原子力施設の構造及び設備，工事の計画 

 2.11 使用済燃料プールからの燃料取り出し設備 

本文 

  ・変更なし 

添付資料－４－２ 

・あと施工アンカーの施工実績の反映 

添付資料－９－１ 

・使用済燃料取出し方法に伴う西側外壁開口の運用を追記 

添付資料－９－２ 

・使用済燃料取出し方法に伴う南側外壁開口の運用を追記 

・南側外壁開口作業に伴う作業上・設計上の考慮事項を拡充 

・開口設置作業に伴い放出される放射性物質による敷地境界線量評価を新規記載 

 

 

○福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 別冊集 

別冊２８ ２号機 使用済燃料プールからの燃料取り出し設備に係る補足説明 

Ⅰ 燃料取り出し用構台 補足説明資料 

・あと施工アンカーの施工実績の反映 

Ⅱ 換気設備 換気風量について 

・変更なし 

Ⅲ 原子炉建屋オペレーティングフロア床面に設置する遮蔽体の耐震性についての 

計算書 

・変更なし 

Ⅳ ２号機燃料取扱設備及び燃料取り出し用構台に対する1/2Ss450評価について 

・変更なし 

Ⅴ ２号機燃料取扱設備破損時の被ばく評価についての計算書 

 ・変更なし 

Ⅵ 燃料取扱設備の耐震性についての計算書 

・変更なし 

 

以 上 


