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改正 令和 7年 9月 10 日 原規技発第 2509106 号 原子力規制委員会決定 

 

実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係

る被ばく評価に関する審査ガイドの一部を改正する規程を次のように定める。 

 

令和 7年 9月 10 日 

 

原子力規制委員会   

 

実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性

に係る被ばく評価に関する審査ガイドの一部を改正する規程 

 

実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係

る被ばく評価に関する審査ガイド（原規技発第 13061918 号）の一部を、別表に

より改正する。 

 

附 則 

この規程は、令和 7年 9月 10 日から施行する。
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別表 実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド 新旧対照表 

（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 

４．居住性に係る被ばく評価の標準評価手法 
 
４．１ （略） 
 
４．２ 居住性に係る被ばく評価の共通解析条件 
（１） （略） 
（２）大気拡散 

a．放射性物質の大気拡散 
・ （略） 
・ （略） 

・ （略） 

・ （略） 

・ （略） 

・ （略） 

・放射性物質の大気拡散の詳細は、「原子力発電所中央制御室

の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）」（参 1）によ

る。この場合において、5.1.3(2)b)の表 5.3(2/2)中「37.1」

とあるのは、「31.7」と読み替えるものとする。 

b．～e． （略） 

（３） （略） 

４．居住性に係る被ばく評価の標準評価手法 
 
４．１ （略） 
 
４．２ 居住性に係る被ばく評価の共通解析条件 
（１） （略） 
（２）大気拡散 

a．放射性物質の大気拡散 
・ （略） 
・ （略） 

・ （略） 

・ （略） 

・ （略） 

・ （略） 

・放射性物質の大気拡散の詳細は、「原子力発電所中央制御室

の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）」（参 1）によ

る。 
 

b．～e． （略） 

（３） （略） 
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４．３・４．４ （略） 

 

４．３・４．４ （略） 
  

 


